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)

RESUMEN EJECUTIVO

I.1.Generalidades

Este documento describe los resultados de la Prueba de Consumo Especifico
de la Unidad Generadora Candelaria 2. La prueba de consumo especifico se
llevd a cabo de acuerdo con el protocolo PPFE CRDEN 20190320-
COLBUN-CNDL II R1.0.

La Unidad Generadora Central Candelaria 2 estd conformada por una
turbina a gas fabricada por General Electricc modelo GE GT-9E.03,
configurada en ciclo abierto, disefiada para operar con combustible gas
natural y generar 123.300 kW o combustible diesel y generar 122.800 kW.

En abril del afo 2015 la unidad fue sometida a trabajos de
repotenciamiento (“uprate”); posterior a esto se realizaron pruebas de
desempeio cuyos resultados se muestran en la Tabla I.1-1.

Tabla 1.1-1 Resultados Pruebas de Desempefo Posterior al
Repotenciamiento

PARAMETRO GAS NATURAL DIESEL

123.564 kW

Consumo Especifico Neto 10.402 BTU/kWh 10.604 BTU/kWh

10.975 kJ/kWh 11.188 kJ/kWh

Las horas de fuego de la unidad al comienzo de la prueba eran las que se
indican en la Tabla I.1-2. El compresor fue lavado justo antes de la prueba.
d d O1as dc ':. A ANJquce

Unidad Gas Diésel Total Total
TG2 5.415 8.359 13.774 1.110
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La responsabilidad de la prueba como experto técnico estuvo a cargo del
ingeniero de Flujo Energia Ltda senor Jorge Valdivia Dames, apoyado por el
experto en centrales termoeléctricas sefior Urbano Tapia Valencia y por el
experto en sistemas de control de centrales termoeléctricas sefor Danilo
Rojas Géngora.

Colbun S.A. coordiné el personal a su mando en la operacién de la central
generadora, y se preocup6 de tener personal calificado de forma de poder
efectuar integramente la prueba.

I.2.Periodo de la Prueba

ESCALON DE CARGA

INICIO

TERMINO

130 MW - GNL Miércoles 26 de junio de 2019 12:00h | Miércoles 26 de junio de 2019
12:30h

117 MW - GNL Miércoles 26 de junio de 2019 12:45h | Miércoles 26 de junio de 2019
13:15h

105 MW - GNL Miércoles 26 de junio de 2019 13:30h | Miércoles 26 de junio de 2019
14:00h

94 MW — GNL Miércoles 26 de junio de 2019 14:15h | Miércoles 26 de junio de 2019
14:45h

83 MW — GNL Miércoles 26 de junio de 2019 15:00h | Miércoles 26 de junio de 2019
15:30h

71 MW — GNL Miércoles 26 de junio de 2019 15:45h | Miércoles 26 de junio de 2019
16:15h

60 MW — GNL Miércoles 26 de junio de 2019 16:30h | Miércoles 26 de junio de 2019

17:00h

40 MW - Diesel — A1

Miércoles 26 de junio de 2019 17:15h

Miércoles 26 de junio de 2019
17:45h

60 MW — Diesel — A1

Miércoles 26 de junio de 2019 18:00h

Miércoles 26 de junio de 2019
18:30h

73 MW — Diesel — Al

Miércoles 26 de junio de 2019 18:45h

Miércoles 26 de junio de 2019
19:15h

84 MW — Diesel — Al

Miércoles 26 de junio de 2019 19:30h

Miércoles 26 de junio de 2019
20:00h

99 MW — Diesel — Al

Miércoles 26 de junio de 2019 20:15h

Miércoles 26 de junio de 2019
20:45h

113 MW — Diesel — Al

Miércoles 26 de junio de 2019 21:00h

Miércoles 26 de junio de 2019
21:30h

127 MW — Diesel — Al

Miércoles 26 de junio de 2019 21:45h

Miércoles 26 de junio de 2019
22:15h

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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I.3.Combustible de la Prueba
Los combustibles utilizados durante las pruebas fue Gas Natural Licuado
(GNL) y petrdleo Diesel Tipo Al.

|.4.Resumen de los Resultados de la Prueba
Un resumen de los resultados de la prueba se presentan en el Grafico 1.4-1y

Gréafico 1.4-2.

GRAFICO 1.4-1: Resultados de la Prueba GNL

CONSUMO ESPECIFICO CANDELARIA 2 GNL
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GRAFICO 1.4-2: Resultados de la Prueba Diesel

CONSUMO ESPECIFICO CANDELARIA 2 DIESEL
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ll) Objetivo de la Prueba

La Prueba de Determinacion de Consumo Especifico tiene como objetivo
determinar el valor del consumo Especifico Neto de |la unidad generadora
Central Candelaria 2, parametro que debe ser informado al Coordinador
Eléctrico Nacional conforme a lo sefialado en el articulo 6-13 de la NTSyCS.

En virtud de los resultados obtenidos del desarrollo de las Pruebas de
Consumo Especifico, conforme al alcance definido en el Anexo Técnico, se
estableceran los valores del parametro de Consumo Especifico para la unidad
generadora Central Candelaria 2.

I11) Glosario Términos y Simbolos

Aire _acondicionado de entrada: los calibraciones de laboratorio con
dispositivos utilizados para enfriar o calentar equipos de prueba y medicion menos
el aire de entrada antes de ingresar en el rigurosos que los proporcionados en
compresor de la turbina a gas. El limite de la una calibracién de laboratorio.

prueba debe indicar claramente si el
dispositivo esta dentro o fuera del alcance de

Calibracion __de __laboratorio: el
proceso mediante el cual las

la prueba. . . .
calibraciones  se  realizan en
Aire de extraccién: una corriente de aire condiciones muy controladas con
definida que abandona intencionalmente la equipos de prueba y medicidn
frontera de la prueba. altamente especializados que han

sido calibrados por  fuentes
aprobadas y siguen siendo
rastreables hasta el Instituto Nacional
de Estandares y Tecnologia (NIST),
una organizacion internacional de
estdndares reconocida, 0 una
constante fisica (intrinseca) natural

Calibracidn: el proceso de comparar la
respuesta de un instrumento a un
instrumento estdndar o patrén en un rango
de medicién o contra una constante fisica
(intrinseca) natural reconocida y ajustar el
instrumento para que coincida con el
estandar, si corresponde.

reconocida a través de
Calibracion de campo: el proceso comparaciones ininterrumpidas con
mediante el cual las calibraciones se incertidumbres definidas.
realizan en condiciones que son . . ] )
Ciclo abierto: el fluido de trabajo es
menos controladas que las _—

principalmente aire atmosférico con adicién

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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de calor a través de una combustion directa
de combustible.

Combustible gaseoso: mezcla de
combustibles con o sin inertes en los que cada
componente estd presente como un vapor
sobrecalentado o saturado en condiciones de
uso.

Combustible liquido: mezcla de combustibles
con o sin inertes, que se compone casi
totalmente de componentes liquidos en
condiciones de uso.

Condiciones base de referencia: los valores
de todos los parametros externos; por
ejemplo, parametros fuera de las fronteras de
la prueba por los cuales se corrigen los
resultados de ésta. También, las entradas y
salidas de calor especificadas son condiciones
base de referencia.

Corrida _de la prueba: grupo de lecturas
tomadas durante un periodo de tiempo
especifico durante el cual las condiciones de
operacion se mantienen constantes o casi.

DCS: Sistema de Control Distribuido.

Eficiencia térmica: relacion entre la potencia
producida y la energia del combustible
suministrada por unidad de tiempo. La
eficiencia térmica puede referirse al poder
calorifico inferior o poder calorifico superior.

Emisiones de gases de escape:
constituyentes del fluido de trabajo que sale
de la turbina de gas que se pueden usar para
definir en parte las condiciones de operacion
para la prueba.

Energia del gas de escape: energia del fluido
de trabajo que sale de la turbina de gas en un
punto definido por la frontera de prueba.

Entrada de calor: |la energia que entra en las
fronteras de la prueba. El flujo de combustible
(s) multiplicado por el poder calorifico
superior o inferior del combustible (s).

Error aleatorio, (£): la parte del error total

qgue varia aleatoriamente en mediciones
repetidas del valor verdadero a lo largo de un
proceso de prueba.

Error sistematico, (3): a veces llamado sesgo

(bias); la parte del error total que permanece
constante en mediciones repetidas del valor
verdadero alo largo de un proceso de prueba.

Entrada de calor primario: energia
suministrada al ciclo desde el combustible u
otra fuente disponible (tal como vapor) para
conversién a potencia neta mdas salidas
secundarias.

Fluido de inyeccidn: flujo gaseoso o liquido
sin combustible que entra en la frontera de la
prueba.

Flujo de gases de escape: flujo del fluido de
trabajo que sale de la turbina de gas en un
punto definido por la frontera de la prueba.

Frontera/Limite de la prueba: volumen de
control termodindmico definido por el
alcance de la prueba, y para el cual se deben
determinar los flujos de masa y energia.
Dependiendo de la prueba, mas de un limite
puede ser aplicable. La definicion del limite o
limites de la prueba es una herramienta visual
extremadamente importante que ayuda a
comprender el alcance de la prueba y las

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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mediciones requeridas. Identifica las del resultado de la prueba, se clasifican
corrientes de energia requeridas para calcular adicionalmente como:
los resultados corregidos. . .
g % Clase-1: parametros/variables

Horas equivalente de operaciéon (HEO): primarias son aquellas que tienen un
corresponden al valor que resulta de coeficiente de sensibilidad relativa de
incrementar las horas efectivas de operacién 0,2 % o superior.
de una turbina a gas, a través de factores que . .

gas, q % Clase-2: parametros/variables

permiten reconocer el deterioro que se
produce en la turbina, por efectos de las
partidas y salidas intempestivas.

primarias son aquellas que tienen un
coeficiente de sensibilidad relativa
menor que 0,2 %.

Incertidumbre: el intervalo sobre la medicién
o el resultado que contiene el valor verdadero
para un nivel de confianza del 95%.

Parametros/Variables secundarios (as): los
parametros/variables que son medidos, pero
no entran en los calculos de los resultados.

Incertidumbre de la prueba: incertidumbre
asociada con un resultado de prueba
corregido.

Pérdida de calor: cantidad de energia que
sale de la frontera de la prueba mas alla de las
salidas definidas.

Incertidumbre de medicién: incertidumbre
estimada asociada con la medicion de un
pardmetro o variable de proceso.

Poder Calorifico Inferior (PClI o LHV)
(combustibles liquidos o gaseosos): el calor
producido por la combustién de una cantidad
Lectura de la Prueba: un registro de toda la unitaria de combustible en condiciones tales

instrumentacion requerida para la prueba. que toda el agua de los productos permanece
en la fase de vapor. Se calcula a partir del

KKS: cddigo de equipos. ) i
valor de calentamiento mas alto a volumen

limites de incertidumbre aplicables para cada del valor de calentamiento alto a presion
uno de los parametros medidos para esa constante para combustible (s) gaseoso (s).

configuracion y prueba en particular. - .
Poder Calorifico Superior (PCS o HHV) a

Parémetro: una medicion directa que es una presién constante (combustibles gaseosos):
determinada por un instrumento unico, o por cantidad unitaria de combustible (s) gaseoso
el promedio de varios instrumentos similares. (s) a presidn constante en condiciones
Parémetros/Variables primarios (as): los especificas. Todo el vapor de agua formado

por la reaccion de combustién se condensa al
estado liquido.

parametros/variables usados para el célculo

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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Poder Calorifico Superior (PCS o HHV) a
volumen constante (combustibles liquidos):
el calor producido por la combustién de una
cantidad unitaria de combustible liquido a
volumen constante en condiciones
especificas, como en un calorimetro de
bomba de oxigeno. Todo el vapor de agua de
la reaccidn de combustién se condensa al
estado liquido.

Potencia auxiliar: potencia eléctrica utilizada
en el funcionamiento de la turbina de gas o en
otro lugar segun lo definido por la frontera de
prueba.

Potencia mdxima: Maximo valor de potencia
activa bruta que puede sostener una unidad
generadora, en un periodo minimo de 5 horas
continuas, en los bornes de salida del
generador para cada una de las modalidades
de operacidon informadas al Coordinador
Eléctrico Nacional.

Potencia neta: potencia eléctrica neta de la
planta que sale de la frontera de la prueba.

Potencia neta corregida: la potencia neta que
sale de la frontera de la prueba en las
condiciones de operacién especificadas por la
prueba y corregida a las condiciones base de
referencia.

Prueba: grupo de corridas de prueba para las
cuales las condiciones de operacién pueden
variar.

Rendimiento absoluto: rendimiento
[potencia, tasa de calor (eficiencia),
temperatura de escape, flujo de escape y
energia de escape] de la turbina de gas en un
punto especifico en el tiempo.

Rendimiento comparativo: cambio en el
rendimiento de la turbina de gas expresado

como un diferencial o relacion.

Rendimiento  corregido: parametro de
rendimiento ajustado matematicamente a las
condiciones de referencia especificadas.

Salida de potencia: salida eléctrica o
mecanica basada en la medicion directa en la
frontera de la prueba.

Tasa de calor (heat rate): la relacion entre la
entrada de calor y la salida de potencia
producida por la turbina de gas, medida en la

frontera de la prueba. La base del valor
siempre debe referirse al poder calorifico
inferior o poder calorifico inferior.

Temperatura de control: temperatura o
registro de temperaturas determinado por el

fabricante que define una de las condiciones
de operacién para la prueba. Esta
temperatura puede coincidir o no con Ia
temperatura del fluido de trabajo que sale de
la turbina de gas. Independientemente de la
ubicacién de la medicién, la temperatura de
control es interna al limite de la prueba.

Temperatura del gas de escape: temperatura
promedio ponderada del fluido de trabajo
que sale de la turbina de gas en un punto
definido por la frontera de la prueba.

Tolerancia: una asignacién comercial por
desviacion de los niveles de desempefio del
contrato.

Turbina _a gas: maquina que convierte la
energia térmica en trabajo mecanico. consiste
en uno o varios compresores rotativos, un
dispositivo (s) térmico que calienta el fluido

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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de trabajo, una o varias turbinas, un sistema
de control y equipos auxiliares esenciales.
Cualquier intercambiador de calor
(excluyendo los intercambiadores de
recuperacion de calor de escape) en el
circuito principal del fluido de trabajo se
considera parte de la turbina de gas. Incluye
la turbina de gas y todo el equipo esencial
necesario para la producciéon de energia en
una forma util (por ejemplo, eléctrica,
mecanica o térmica) dentro del limite de la
prueba.

Variable: una medicién indirecta que es una
cantidad fisica desconocida en una ecuacion
algebraica que es determinada por
pardmetros. Una cantidad que no se puede
medir directamente, pero se calcula a partir
de otros parametros medidos.

Verificacion: un conjunto de operaciones que
establecen pruebas mediante calibracion o
inspeccién de que se han cumplido los
requisitos especificados.

Unidad generadora: Equipo generador
eléctrico que posee equipos de
accionamiento propios, sin elementos en
comun con otros equipos generadores.

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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IV) DESCRIPCION TECNICA DE LOS EQUIPQOS PRINCIPALES

IvV.1. Turbogenerador

Turbina
Fabricante General Electric
Frame Size GE GT-9E.03
Turbine Serial Number 890907
Combustible Gas Natural / Diesel
Potencia Nominal Base 123.300/122.800 kW
Potencia Peak 137.100kW / N/A
Temperatura Aire de Entrada 14,7°C (58,46°F)
Altura Geografica 657 m (2.155,5 ft)
Presidn de Escape 0 mmH,0
Etapas del Compresor 17
Etapas de la Turbina 3
Velocidad 3000 rpm
(ot Calorfico ferion) 10.400 i/t
(Poder Calcfrf;;fonlcr:?el\rjiitra; 34,6 %
Energia de Escape 874 MM kJ/h
Carga Minima 35%
Cambio de Carga 11 MW/min
NOx en Carga Base (@15%0:) 5 ppmvd
CO en Carga Minima sin Abatimiento 25 ppm

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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9E.03 Heavy Duty Gas Turbine

Flexible and Adaptable Performance

, ,

Generador
Fabricante ELIN/General Electric Co
GE Machine N° 954X023
Polos 2
Fases 3
Conexion Y
Enfriamiento Aire
Potencia Aparente 139.000 kVA
Potencia Peak 154.290 kVA
Frecuencia 50 Hz
Velocidad 3.000 rpm
Voltaje 15.000 V
Corriente 5.350A
Corriente Peak 5.939 A
Corriente de Campo 859 A
Corriente de Campo Peak 928 A
Voltaje de Excitacion 298V
Voltaje de Excitaciéon Peak 322V
Factor de Potencia 0,8 lagging
Enfriamiento Aire/Agua (temperatura del agua 47 °C)

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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V) DESCRIPCION DEL ENSAYO

La prueba de determinacion del consumo especifico comprendio la realizacidon
de mediciones en 7 estados de carga para cada combustible, considerando
entre ellos al estado de potencia maxima y la potencia correspondiente a la
carga de minimo técnico.

Cada escaldn de carga se divide a su vez en dos etapas. La primera de ellas
consistié en ajustar la carga y estabilizar la unidad durante un lapso
aproximado de quince minutos; lo cual se verifica comprobando que se cumple
en términos de estabilidad con lo indicado por el Cédigo ASME PTC 22 parrafo
3-3.2.1(b) y la Tabla 3-3.5-1. La segunda de estas etapas consistié en la corrida
de toma de datos que duré media hora para cada escaldn, siguiendo los pasos
y requisitos establecidos en el protocolo de prueba vy verificando
permanentemente las condiciones de estabilidad.

VI) NORMAS APLICADAS

Esta prueba de consumo especifico estuvo basada en los siguientes
documentos y normas:

e Bases de Licitacion Pruebas CEN Centrales Candelaria Nehuenco |
Nehuenco Il y Santa Maria

e Anexo-NT-Determinaciéon de Consumos Especificos de Unidades-
Generadoras

e ASME PTC-46 Overall Plant Performance

e ASME PTC 22 Gas Turbines

e ASME PTC 19.1 Test Uncertainty

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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VII)MEMORIA TECNICA DEL PROCEDIMIENTO

VII.1.

Ajuste de Carga y Estabilizacion

Previo al inicio de cada corrida de toma de datos se considerd un periodo de
estabilizacion supeditado al cumplimiento de los requisitos de estabilidad.

En general, el criterio de estabilidad se cumplié y mantuvo durante todas las
corridas de la prueba; a pesar de que en algunos escalones se sobre paso el limite
levemente; se estimd que esto no es relevante para la prueba.

Tabla VII.1-1: Verificacion de Estabilidad

TEMPERATURA WHEELSPACE

Escalon Carga Wheelspace Escalén Carga Wheelspace
GNL Variacion Media Diesel Variacion Media
Variacion Limite 7 °F Variacion Limite 7 °F
Carga Base Carga Base
2,91 °F 5.87 °F
138 MW 130 MW
117 MW 3,18 °F 113 MW 7.90 °F
105 MW 13,73 °F 99 MW 6.91 °F
94 MW 4,95 °F 84 MW 3,94 °F
83 MW 7,44 °F 73 MW 5,46 °F
71 MW 6,89 °F 60 MW 12,28 °F
60 MW 9,98 °F 40 MW 12 °F

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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VIl.2. Corrida de Toma de Datos

Los instrumentos utilizados para la prueba fueron los instrumentos propios de
la Unidad. Todos los instrumentos de medicion de parametros primarios para la
prueba se encontraban calibrados con certificado vigente (ver Apéndice 2).

Todos los dispositivos de control y protecciones, incluyendo alarmas, estaban
habilitados y operativos.

El sistema de control se mantuvo en consigna segun el nivel de generacion
especificado, con todos los grupos funcionales en automatico.

El factor de potencia se ajustd lo mas cercano posible a 0,95 durante la prueba.

Los sistemas o equipos no considerados como auxiliares, segin se define en el
Anexo Técnico, no estuvieron en servicio.

Los datos provenientes del sistema de control de la unidad se rescataron a través
del Sistema de Adquisicion de Datos PI con una frecuencia de un minuto.

Los datos meteoroldgicos se rescataron desde la estacidon meteorologica
instalada transitoriamente para la prueba.

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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Las emisiones a la atmosfera se rescataron desde el sistema de monitoreo

continuo CEMS.

La medicion de potencia y factor de potencia se realiz6 en bornes del generador,
con instrumento transitorio de clase 0,2 ION8600 PT-1106B209-01, instalado
por TecnoRed, con certificacion vigente. Los datos se rescataron via software

ION setup.

Asimismo, se midi6 la potencia neta aguas abajo del transformador elevador
con el medidor de facturacion ION7650 PJ-0911A489-02 clase 0,2 con
certificacion vigente, ubicado en la Subestacion Candelaria. Los datos se

rescataron con el software IONSetup.
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Figura VII.2-1: Esquema de Mediciones Eléctricas

ION7650
|PJ-0911A489-02 [——

TG2

La medicion del consumo de combustible gas natural se realizd con el
transmisor de flujo 96FM-1 que utiliza la placa orificio MG2-1 y el transmisor
de temperatura FT-MG-1/R.
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El analisis de combustible gas natural se tomo6 desde el cromatografo en linea
ubicado a 500 metros de la Central en la Estacion El Peral de Gas Andes con
una periodicidad de 15 minutos.

ESTACION K650 EL PERAL
i 3434

VALVULA N'B41

D BE B0 R
PII-021002-0002

La muestra de combustible liquido se tomo6 segun el procedimiento de muestreo
presentado por la empresa OTI, encargada de hacer los analisis del combustible.
El punto de muestreo se fijo en la descarga de las bombas forwarding como se
muestra en el esquema siguiente.
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Figura VII.2-2: Punto de muestreo de Diesel
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LIGHT DISTILLATE OIL FORWAROING SKID

VII) CALCULO DEL CONSUMO ESPECIFICO

Para el caso de las pruebas con combustible gas natural licuado se contd con las curvas de
correccion entregadas por el fabricante de la maquina las cuales estan disefadas para su
aplicacion directa al consumo especifico (Heat Rate); esto es, se calcula el consumo
especifico neto corregido, dividiendo el consumo de calor medido por la potencia neta
medida y luego se aplican los factores de correccion respectivos.

Para el caso de las pruebas con combustible diésel se utilizaron las curvas de correccion de
otra maquina de las mismas caracteristicas (fabricante, modelo, potencia). En este caso, las
curvas disponibles se aplican por separado a la potencia neta y al consumo de calor (Heat
Consumption); obteniéndose el consumo especifico neto corregido a través de la division del
consumo de calor corregido por la potencia neta corregida.

El consumo especifico neto corregido se determiné por la tabla de calculo Tabla VIII-1 para
la potencia neta corregida y la tabla de calculo Tabla VIII-2 para el consumo especifico neto
corregido o para el consumo de calor corregido, segin corresponda.
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12

13

14

15

16

Tabla VIII-1 Hoja de Célculo de la Potencia Neta Corregida

POTENCIA BRUTA DEL GENERADOR kw
POTENCIA NETA MEDIDA kW
Factor de Potencia [-1
Duracioén de cada corrida h

Temperatura Aire Entrada al Compresor °C

Factor de Correccidn de la Potencia por la
Temperatura de Aire Entrada al Compresor [ -]
Humedad Relativa Aire Entrada al
Compresor

Factor de Correccién de la Potencia por
Humedad Relativa y Temperatura de Aire [-]
Entrada al Compresor

%

Contrapresién de Escape Medida inH20
Contrapresion de Escape Nominal inH20

Contrapresién de Escape de Referencia inH20

Factor para corregir la potencia por la caida
de presidon medida del sistema de escape a

la caida de presién nominal del sistema de

escape.

Factor de Correccién de la Potencia por [-]
Factor de Potencia desde Curva D296T10-6

Caida de presion en la entrada mmHg

Factor para corregir la potencia de la caida
de presidon medida del sistema de entrada a
la caida de presién nominal del sistema de
entrada

(-]

Condiciones de operacion kW

PBG
PNM

FP
t

CT-IF

F1

RH

F2

CEM
CEN
CER

F3

F4

CPE

F5

cop

ION8600 PT — 1112A070-01 (transitorio)
Medidor de Facturacién — S/E Candelaria / DCS
ION7650 PJ —0911A501-02

ION8600 PT — 1112A070-01 (transitorio)

Medido = 30 min

Promedio CT-IF1y CT-IF2/ lectura cada 1
minutos durante la prueba

F1nominal /F1lmedido

Desde la curva GE 103H6000- Sheet-3 (GNL)
Desde la curva GE Ben Yoo — Sheet-3 (diésel)
Desde Estacion Meteoroldgica instalada cercana
al sistema de succién de aire del compresor.
FZnomma\ /FZmed\dc

Desde la curva GE 103H6000 — Sheet-5 (GNL)
Desde la curva GE Ben Yoo — Sheet-5 (diésel)

Valor medido
Valor de garantia
Valor de Disefio (Curva E0704-2)

(Yressiw) * (" prgece)
Pese(a) Pese(c)

Pcse(a) = Factor de correccion de la potencia por la diferencia entre
la caida de presion del sistema de escape medido y la caida de
presion del sistema de escape de referencia a la temperatura
medida de entrada del compresor (la diferencia se define como la
contrapresion del sistema de escape medida menos la
contrapresion del sistema de escape de referencia)

Pcse(n) = Factor de correccién de la potencia por la caida de
presién nominal del sistema de escape.

Pcse(c) = Factor de correccion de la potencia por la caida de
presion de escape de referencia.

Desde la curva GE 103H6000 — Sheets-2, 13 (GNL)

Desde la Curva GE Ben Yoo — Sheets-2,9 (diésel)

+FP0,95_FPmed

1
PBG

Valor medido

Desde la curva GE 103H6000 Sheet-11 (GNL)
Desde la curva GE Ben Yoo Sheet-7 (diésel)

Potencia consumida por equipos
auxiliares no esenciales
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17

18

POTENCIA BRUTA DEL GENERADOR

CORREGIDA kW

POTENCIA NETA CORREGIDA kw

PBGC

PNC

b]

PBG x 1_[ Fi,
1

5

(PNM + COP) x 1_[ Fi,
1

Tabla VIII-2 Hoja de Calculo del Consumo de Calor Corregido

1

10
11

12

13

CONSUMO DE CALOR kJ
CONSUMO DE COMBUSTIBLE kg
PODER CALORIFICO SUPERIOR PCS
Factor de Potencia [-1
Duracién de cada corrida h
Temperatura Aire Entrada al Compresor °C

Factor de Correccién del Consumo de Calor

por la Temperatura de Aire Entrada al [ =]
Compresor

Humedad Relativa Aire Entrada al

Compresor

Factor de Correccién del Consumo de Calor

por Humedad Relativa y Temperatura de [-]
Aire Entrada al Compresor

Contrapresion de Escape Medida inH20

Contrapresién de Escape Nominal inH20

Contrapresion de Escape de Referencia inH20

Factor para corregir el consumo de calor por
la caida de presién medida del sistema de
escape a la caida de presién nominal del
sistema de escape.

cC
w

kJ/kg

FP

CT-IF
H1
RH

H2

CEM
CEN

CER

H3

W * PCS
Leida por la sefial FQG para GNL y sefial FQLM1
para diésel.
Desde el andlisis del cromatdgrafo (GNL) y los
andlisis de laboratorio (diésel) de las muestra
tomadas en cada corrida

ION8600 PT — 1112A070-01 (transitorio)

Medido = 30 min

Promedio CT-IF1y CT-IF2/ lectura cada 5
minutos durante la prueba

Hlncmma\ /H lmed\dc

Desde la curva GE 103H6000 Sheet-4 (GNL)
Desde la curva GE Ben Yoo Sheet-4 (diésel)
Desde Estacion Meteoroldgica instalada cercana
al sistema de succién de aire del compresor.
H2nominal /H2medido

Desde la curva GE 103H6000 Sheet-6 (GNL)
Desde la curva GE Ben Yoo Sheet-6 (diésel)

Valor medido

Curva GE 103H6000 Sheet-1 (GNL)
Curva GE Ben Yoo Sheet-1 (Diésel)
Curva GE 103H6000 Sheet-1 (GNL)
Curva GE Ben Yoo Sheet-1 (Diésel)

(Vtess)* (" ese)
Hese(ay Hese(c)

Hcse(a) = Factor de correccidn del consumo de calor por la
diferencia entre la caida de presion del sistema de escape
medido y la caida de presidn del sistema de escape de referencia
a la temperatura medida de entrada del compresor (la diferencia
se define como la contrapresion del sistema de escape medida
menos la contrapresion del sistema de escape de referencia)

Hese(b) = Factor de correccién del consumo de calor por la caida de
presion nominal del sistema de escape.

Hcse(q) = Factor de correccion consumo de calor por la caida de
presion de escape de referencia.

Desde la curva GE 103H6000 — Sheets-2, 14 para GNL

Desde la curva GE Ben Yoo Sheet-2, 10 para diésel
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Factor de Correccién del Consumo de Calor 1
14 por Factor de Potencia desde Curva [-1] H4 —
D296T10-6 F4
15  Caida de presion en la entrada mmHg CPE Valor medido

Factor para corregir el consumo de calor por

la caida de presién medida del sistema de Desde la curva GE 1036000 Sheet-12 (GNL)

16 entrada a la caida de presién nominal del [-] H5 Desde la curva GE Ben Yoo Sheet-8 (diésel)
sistema de entrada
17 Condiciones de operacion kw copP Potgl"lCla consumldfa\ i
auxiliares no esenciales
5
18 CONSUMO DE CALOR CORREGIDO kJ CCC CCx 1_[ Hi,
1
cc
19 CONSUMO ESPECIFICO NETO GNL kJ/kWh CEN = 1_[ Hi,
PNM ;
CONSUMO ESPECIFICO NETO cce
20 DIESEL kJ/kWh CEN m

IX) INCERTIDUMBRE DE LA PRUEBA

La incertidumbre total de la medicidén es la combinacion de la incertidumbre
debida al error aleatorio y la incertidumbre debida al error sistematico. La
incertidumbre sistematica se calcula utilizando la precision de los instrumentos
de prueba que estan dadas por sus especificaciones. La incertidumbre aleatoria
se calcula utilizando la fluctuacion de los datos medidos (desviacion estandar).
El andlisis de la incertidumbre fue ejecutado en base a la evaluacion sistematica
y evaluacion aleatoria como sigue:

IX.1. INCERTIDUMBRE SISTEMATICA

Para calcular la incertidumbre sistematica se aplico la exactitud de los
instrumentos primarios de la prueba; la cual estd dada por su especificacion de
calibracion. Estas exactitudes son consideradas como incertidumbres de los
mnstrumentos en un nivel de confianza de 0,95. La incertidumbre total de cada
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instrumento de la prueba se calcula por la raiz cuadrada de la suma de los
cuadrados de la exactitud de cada elemento. Esto es:

2 _ p2 2 2
ej = Bi; + Bi; ... Bjj

donde, ¢;: incertidumbre sistematica total

Bij: precision de cada elemento de los elementos constitutivos de cada

instrumento de prueba

IX.1.1.1. INCERTIDUMBRE ALEATORIA

Para calcular la incertidumbre aleatoria es necesario definir el valor de Ila
distribucion Student’s t. La distribucion Student’s t estad definida por el grado
de libertad n y el nivel de confianza C. Para cada punto de medicidn se adopta
el grado de libertad n que es igual al nUmero de mediciones menos 1 (N—1)y

el nivel de confianza C se defini6 en 95%.

X.1.1.2. INCERTIDUMBRE TOTAL

En base al andlisis anterior, la incertidumbre total se calcula como la raiz
cuadrada de la suma de los cuadrados de la incertidumbre aleatoria y la

incertidumbre sistematica; esto es:

U?=e?% +f}

donde:
u : Incertidumbre total
ei : Incertidumbre sistematica
f; : Incertidumbre aleatoria
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X) CALCULOS

X.1.  ESCALON GNL CARGA BASE (130 MW)

X.1.1. CONDICIONES DE REFERENCIA

Temperatura Entrada Compresor Referencia 58,50 °F
Humedad Relativa Referencia 60%
Caida de Presion en la Entrada Referencia 1,97 inH20
Caida de Presién en el Escape Nominal 2,56 inH20
Caida de Presidn en el Escape Referencia @CIT 2,46 inH20
X.1.2. DATOS MEDIDOS
USADAS PARA LOS CALCULOS
Temperatura Entrada Compresor 48,39 °F
Humedad Relativa 56,3%
Caida de Presién en la Entrada 1,97 inH20
Caida de Presién en el Escape 0,62 inH20
COMBUSTIBLE
Consumo 29.911 kg/h
Consumo (calculado) 37.587 m3/h
Poder Calorifico Superior 42,06 MJ/m3
DENSIDAD 0,7958 kg/m3
POTENCIA
Potencia Neta 128.676 kW
Potencia Bruta 129.354 kW
Factor de Potencia 96,1867
X.1.3. FACTORES DE CORRECCION
Parametros Potencia CEN
Factor de Potencia 0,99981 1,00019
Temperatura Entrada Compresor 0,96665 1,00706
Humedad Relativa 0,999976 1,00010
Caida de Presion en la Entrada 1,00001 1,00000
Caida de Presion en el Escape 0,99687 1,00204

14,72 °C  Curva 103H6000 Sh-1
Curva 103H6000 Sh-1
Curva 103H6000 Sh-1
Curva 103H6000 Sh-1
Curva 103H6000 Sh-1

9,10 °C

Diferencia
678 kW 0,5%
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Potencia CEN
DP Referencia @CIT 2,69  inH20 0,99612 1,00252  Curva 103H6000 Sh-2/13/14
DP Escape -2,23  inH0 1,00309 0,99802  Curva 103H6000 Sh-13/14
DP Nominal 2,56 inH0 0,99631 1,00240  Curva 103H6000 Sh-13/15
Factor de Potencia medido 0,9597 [-] 1.684 Curva D296T10-6
Factor de Potencia nhominal 0,95 [-] 1.706 Curva D296T10-7

X.1.4. CALCULOS

POTENCIA
Potencia Bruta Corregida 124.623 kW Diferencia
Potencia Neta Corregida 123.969 kW 653 kW 0,5%

CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor 1.581.003.843 kJ/h

CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto 12.287 kI/kWh
Consumo Especifico Neto Corregido 12.402 kJ/kWh
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Tabla X.1-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE Sistematica

INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA Vel e INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION _
Ne MEDIDA dela | A0 IDADDE | CLASE DE INSTRUMENTO Efosto del | Incertidumore
NOMBRE PUNTO Medicién INCERIDUMBRE | INCERTIDUMBRE
DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
g || eEEE PJ-0911A489-02 | S/E 130 MW 1 TC £ 0,20% £ 0,2859% 0.9901% 7 ¢ 0028
Neta Candelaria %
Medidor de Energia + 0,04%
ION8600 TP + 0,20%
p  |Factorde | or 4406B209-01 | BONES del 0,95 [-] 1 TC + 0.20% £ 0,2934% 0,0000% /1 4 0000
Potencia Generador %o
Medidor de Energia + 0,08%
3 Humgdad Estacic}n_ Entrada al 60% 1 + 023% + 023% 0,00001 % / 0.0000
Relativa Meteorolégica | Compresor ’ ’ % ’
Temperatura Aire CT-IF1 =5 OYHe 0,0036 % /
4 Temperatura Entrada 15°C 2 Termopar Tipo K + 0,10°C ’ °c ° 0,0004
Compresor CT-IF2 + 0,10°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor 96CS-1 52 mmH,0 1 Diferencial + 0,247% + 0,247% % 0,0000
Presion Presion de Difusor de . Transmisor de Presion o 0,0017 % /
6 Diferencial | Escape Escape 3,41inH.0 : Diferencial S *  -0,01% % Loy
. Medidor de 1,0000 % /
7 Flujo B 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,020% + 0,020% o 0,0002
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Tabla X.1-2: Incertidumbre Aleatoria

‘ INCERTIDUMBRE Aleatoria

INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA CANTIDAD DE CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION [EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE
HERISS INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR |  STUDENT ERROR TOTAL ComlEh TR
NOMBRE PUNTO
Potencia ION8600 S/E .
Neta PJ.0911A489.02 Candelaria 1 31 0,0044 2,042 0,9901 % / % 0,1592%
ION8600
Factor de Bornes del 1 31 0,2861 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
Potencia PT-1106B209-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % / o
Relativa Meteorolégica Compresor L & U B % DRI
Temperatura Aire | CT-IF1 A
Temperatura Entrada Compresor | CT-IF2 2 31 0,6809 2,042 0,0036 % / °C 0,0636%
Presion Presion Entrada al o J o
Diferencial Compresor 96CS-1 1 31 0,0012 2,042 0,0042 °C/°C 0,0002%
Presion a0 Difusor de NG q
Diferencial Presion de Escape Escape 1 31 0,0309 2,042 0,0017 % / % 0,0019%
. Medidor de o/ /0o 0
Flujo Combustible 96FM-1 1 31 0,0034 2,042 1,0000 % / % 0,12%

PAGINA 28/262



[~ i
“Cnergia
L]

thio,

CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.1-3: Resultado del Analisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

: INCERTIDUMBRE
PARAMETRO O MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LAMEDICION | OBSERVACIONES
TABLA 4-1.2.1-1
1 Potencia Neta 0,25% 0,32%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,000%
4 'I(';emperatura Aire Entrada 06 °C 0,03 °C
ompresor
Presién Diferencial
2 Entrada al Compresor 1% CHOE
Presion Diferencial de 2 2
6 Escape 10% 0,0019%
7 Flujo de Combustible 0,75% 0,13%
8 Incertidumbre Total 1,25 0,36% ASME PTC 46

Tabla X.1-4: Estabilidad de la Corrida

VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA

LIMITE OBSERVADO
POTENCIA BRUTA +0,65% 0,33%
VELOCIDAD +0,33% 0,06%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,01%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,68 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 0,34%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 9,44 °F
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130 MW EMISIONES

CONCENTRACION

CONCENTRACION

CONCENTRACION

COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
GAS_NATURAL | LIMITE No Aplica 50 No Aplica
PROMEDIO 0 44,57 0
DESV EST 0 0,36 0
MAX 0 45,53 0
MIN 0 43,89 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

Hu
& INFORME DE

CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

X.2. ESCALON GNL 117 MW
X.2.1. CONDICIONES DE REFERENCIA

Temperatura Entrada Compresor Referencia

58,50 °F 14,72 °C  Curva 103H6000 Sh-1

Humedad Relativa Referencia 60% Curva 103H6000 Sh-1

Caida de Presién en la Entrada Referencia 1,97 inH20 Curva 103H6000 Sh-1

Caida de Presién en el Escape Nominal 2,56 inH20 Curva 103H6000 Sh-1

Caida de Presién en el Escape Referencia @CIT 2,46 inH20 Curva 103H6000 Sh-1
X.2.2. DATOS MEDIDOS

USADAS PARA LOS CALCULOS

Temperatura Entrada Compresor 48,03 °F 8,91 °C

Humedad Relativa 54,8%

Caida de Presién en la Entrada 1,97 inH20

Caida de Presién en el Escape 0,73 inH20

COMBUSTIBLE

Consumo 27.226 kg/h

Consumo (calculado) 34.211 m3/h

Poder Calorifico Superior 42,06 MJ/m3

DENSIDAD 0,7958 kg/m3

POTENCIA

Potencia Neta 116.203 kW Diferencia

Potencia Bruta 116.963 kW 760 kw 0,6%

Factor de Potencia 95,9599
X.2.3. FACTORES DE CORRECCION

Parametros Potencia CEN

Factor de Potencia 0,99986 1,00014

Temperatura Entrada Compresor 0,96554 1,00728 Curva 103H6000 Sh-3/4

Humedad Relativa 0,999967 1,00014 Curva 103H6000 Sh-5/6

Caida de Presién en la Entrada 0,99999 1,00000 Curva 103H6000 Sh-11/12

Caida de Presién en el Escape 0,99705 1,00192

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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HUJ IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2
& INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Potencia CEN

DP Referencia @CIT 2,57 inH,0 0,99573 1,00279 Curva 103H6000 Sh-2/13/14
DP Escape -1,84 inH,0 1,00297 0,99807 Curva 103H6000 Sh-13/14
DP Nominal 2,56 inH0 0,99574 1,00278 Curva 103H6000 Sh-13/15
Factor de Potencia medido 0,9596 [-] 1.542 Curva D296T10-6

Factor de Potencia nominal 0,95 [-] 1.559 Curva D296T10-7

X.2.4. CALCULOS

POTENCIA

Potencia Bruta Corregida 112.578 kW Diferencia
Potencia Neta Corregida 111.846 kW 632 kW 0,5%
CONSUMO DE CALOR

Consumo de Calor 1.439.070.246 kJ/h

CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto 12.384 kI/kWh
Consumo Especifico Neto Corregido 12.502 kl/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

Tabla X.2-1: Incertidumbre Sistematica

‘ INCERTIDUMBRE Sistematica

PUNTO DE MEDIDA INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION
Valor Tipico .
CANTIDAD DE Efecto del | Incertidumbre
N° MEDIDA dela CLASE DE INSTRUMENTO
e INSTRUMENTOS INCERIDUMBRE | INCERTIDUMBRE Error Total
AleLiziis PUNTO | Medicion DEL ELEMENTO|  del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
g | FeEneR PJ-0911A489-02 |S/E 130 MW 1 TC + 0,20% £ 0,2859% 0.9901%/1 50028
Neta Candelaria %o
Medidor de Energia + 0,04%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de Bornes del o o 0,0000 % /
2 Potencia PT-1106B209-01 Generador 0,95 [-] 1 TC + 0,20% +  0,2934% % 0,0000
Medidor de Energia t 0,08%
Humedad Estacion Entrada al ® o o 0,00001 % /
. Relativa Meteorologica | Compresor e ! 5 DA S % ey
Temperatura Aire | CT-IF1 + 0,00°C 0.0036 % /
4 Temperatura Entrada 15 °C 2 Termopar Tipo K + 0,10°C ’ °c ° 0,0004
Compresor CT-IF2 t 0,10°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion o o -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor e 52 mmH,0 L Diferencial 5 D2 t 0,247% % ey
Presion Presién de Difusor de ] Transmisor de Presion o ® 0,0017 % /
6 Diferencial Escape Escape 3,41 inH0 ! Diferencial AT + -0,01% % LAy
. Medidor de 1,0000 % /
7 Flujo Combustible 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,020% + 0,020% % 0,0002
8 INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL 0,29%

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

‘ INCERTIDUMBRE Aleatoria

Tabla X.2-2: Incertidumbre Aleatoria

INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA
CANTIDAD DE CANTIDAD | DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE

MEDIDA NOMBRE PUNTO | INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR |  STUDENTY ERROR TOTAL COMENTARIOS
Potencia |ON8600 S/E o/ /o o
Neta bJ.0911A489.02 Candelaria 1 31 0,0126 2,042 0,9901 % / % 0,4567%
Factor de ION8600 Bornes del 0% 16
Potencia P T1106B20.01 Generador 1 31 0,5511 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
Relativa Meteorologica Compresor ! & e 22 % ez

Temperatura Aire | CT-IF1 o

Temperatura Entrada Compresor | CT-IF2 2 31 0,4084 2,042 0,0036 % / °C 0,0381%
R FREEIE BIEERIE | orerm ¢ 1 31 0,0012 2,042 0,0042 °C/ °C 0,0002%
Diferencial Compresor
Presién Presion de Escape | Difusor de 1 31 0,0420 2,042 0,0017 % / % 0,0026%
Diferencial Escape
Flujo Medidor de | ggepy.4 1 31 0,0066 2,042 1,0000 % / % 0,24%

/ Combustible : 2 g onse PRI
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Tabla X.2-3: Resultado del Analisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

: INCERTIDUMBRE
PARAMETRO O MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LAMEDICION | OBSERVACIONES
TABLA 4-1.2.1-1
1 Potencia Neta 0,25% 0,54%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,000%
4 '(I;emperatura Aire Entrada 06 °C 0,02 °C
ompresor

Presién Diferencial
9 Entrada al Compresor 1z Lo

Presién Diferencial de
6 Escape 10% 0,0026%
7 Flujo de Combustible 0,75% 0,24%
8 Incertidumbre Total 1.25 0.59% ASME PTC 46

Tabla X.2-4: Estabilidad de la Corrida

VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA
LIMITE OBSERVADO

POTENCIA BRUTA +0,65% 0,53%
VELOCIDAD +0,33% 0,056%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,010%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,41 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 0,66%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 3,18 °F

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

117 MW EMISIONES

CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
GAS_NATURAL | LIMITE No Aplica 50 No Aplica
PROMEDIO 0 45,53 0
DESV EST 0 0,38 0
MAX 0 46,17 0
MIN 0 44,66 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

Hu
& INFORME DE

CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

X.3. ESCALON GNL 105 MW
X.3.1. CONDICIONES DE REFERENCIA

Temperatura Entrada Compresor Referencia
Humedad Relativa Referencia

Caida de Presidn en la Entrada Referencia
Caida de Presién en el Escape Nominal

Caida de Presién en el Escape Referencia @CIT

X.3.2. DATOS MEDIDOS

USADAS PARA LOS CALCULOS
Temperatura Entrada Compresor

58,50 °F 14,72 °C
60%
1,97 inH20
2,56 inH20
2,46 inH20

50,18°F 10,10 °C

Curva 103H6000 Sh-1
Curva 103H6000 Sh-1
Curva 103H6000 Sh-1
Curva 103H6000 Sh-1
Curva 103H6000 Sh-1

Diferencia

1,01%

Humedad Relativa 53,5%
Caida de Presion en la Entrada 1,96 inH20
Caida de Presién en el Escape 0,61 inH20
COMBUSTIBLE
Consumo 24.681 kg/h
Consumo (calculado) 31.002 m3/h
Poder Calorifico Superior 42,08 MJ/m3
DENSIDAD 0,7961 kg/m3
POTENCIA
Potencia Neta 103.845 kW
Potencia Bruta 104.904 kW  1.060 kW
Factor de Potencia 94,0227
X.3.3. FACTORES DE CORRECCION
Parametros Potencia CEN
Factor de Potencia 1,00011 0,99989
Temperatura Entrada Compresor 0,97236 1,00587 Curva 103H6000 Sh-3/4
Humedad Relativa 0,999954 1,00019 Curva 103H6000 Sh-5/6
Caida de Presién en la Entrada 0,99996 1,00001 Curva 103H6000 Sh-11/12
Caida de Presién en el Escape 0,99695 1,00199

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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HUJ IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2
& INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Potencia CEN
DP Referencia @CIT 2,54 inH,0 0,99566 1,00283 Curva 103H6000 Sh-2/13/14
DP Escape -1,94 inH,0 1,00321 0,99792 Curva 103H6000 Sh-13/14
DP Nominal 2,46 inH0O 0,99581 1,00274 Curva 103H6000 Sh-13/15
Factor de Potencia medido 0,9402 [-] 1.479 Curva D296T10-6
Factor de Potencia nominal 0,95 [-] 1.467 Curva D296T10-7
X.3.4. CALCULOS
POTENCIA
Potencia Bruta Corregida 101.696 kW Diferencia
Potencia Neta Corregida 100.669 kW 1.027 kW 1,01%
CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor 1.304.595.804 kJ/h
CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto 12.563 kI/kWh
Consumo Especifico Neto Corregido 12.663 kl/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.3-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE Sistematica

INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA Valor Tipico INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION .
Ne MEDIDA —— O dela | AHIDADDEL|  CLASE DE INSTRUMENTO  NCERIDUMBRE [INCERTIDUMBRE]| ol | IneeTiaumore
Medicion DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
Potencia S/E o 0,9901 % /
1 Neta PJ-0911A489-02 Candelaria 130 MW 1 TC + 0,20%| =+ 0,29% % 0,0028
Medidor de Energia + 0,04%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de Bornes del 0,0000 % /
2 Potencia PT-1106B209-01 Generador 0,95 [-] 1 TC + 0,20%| = 0,29% % 0
Medidor de Energia + 0,08%
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
3 Relativa Meteorologica | Compresor 60% ! * 0,25% (& 0,23% % 0
Temperatura Aire | CT-IF1 + 0,00°C 0.0036 % /
4 Temperatura Entrada 15 °C 2 Termopar Tipo K + 0,10°C ’ °c ° 0,0004
Compresor CT-IF2 + 0,10°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presién -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor 96CS-1 52 mmH,0 ! Diferencial = 0.25%| + 0,25% % 0
Presion Presion de Difusor de . Transmisor de Presion o 0,0017 % /
6 Diferencial | Escape Escape 3,41inH0 ! Diferencial * -0,01% |+ -0,01% % E
: Medidor de Q o 1,0000 % /
7 Flujo Combustible 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,02% | + 0,02% % 0,0002
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.3-2: Incertidumbre Aleatoria

‘ INCERTIDUMBRE Aleatoria

EREY FURITE [BIE LIRS CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE O ENT ARG
NOMBRE PUNTO INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR STUDENT't ERROR TOTAL
Potencia ION8600 S/E 0N @ 9
1 N o) - 0s07m056.01 | Candelaria 1 31 0,0132 2,042 0,9901 % / % 0,4804%
ION8600
2 fecorik ot e 1 31 0,3363 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
Potencia PT — 1112A070-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
3 Relativa Meteoroldgica Compresor 1 31 3,2239 2,042 % 0.0012%
Temperatura Aire | CT-IF1 L 1@ ®
4 Temperatura | ¢ (o0 oresor | OTIF2 2 31 1,1029 2,042 0,0036 % / °C 0,1030%
Presion Presion Entrada al N0 o
5 i Compresor 96CS-1 1 31 0,0101 2,042 0,0042 °C/°C 0,0016%
6 Presltem Presion de Escape | Difusor de 1 31 0,0485 2,042 0,0017 % / % 0,0030%
Diferencial Escape
7 Flujo Medidorde | ggpng 4 1 31 0,0122 2,042 1,0000 % / % 0,45%
! Combustible ’ ’ ’ ’

8 INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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Energi DOCUMENTO N°
A CENTRAL CANDELARIA 2
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

Flu :
& INFORME DE REVISION N° 0O
CONSUMO ESPECIFICO

Tabla X.3-3: Resultado del Analisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION
PARAMETRO O INCERTIDUMBRE ' | |NCERIDUMBRE DE

VARIABLE MAXIMA LA MEDICION CERERYAEES
ASME PTC.22

1 Potencia Neta 0,25% 0,56%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,0012%
4 '(I;emperatura Aire Entrada 06 °C 0,04 °C

ompresor

Presién Diferencial

9 Entrada al Compresor 1z noeiE:
6 Eresmn Diferencial de 10% 0,0030%

scape
7 Flujo de Combustible 0,75% 0,45%
8 Incertidumbre Total 1,25 0.73% ASME PTC 46

Tabla X.3-4: Estabilidad de la Corrida

VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA
LIMITE OBSERVADO

POTENCIA BRUTA +0,65% 0,61%
VELOCIDAD +0,33% 0,080%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,001%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,61 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 7,32%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 13,73 °F

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

105 MW EMISIONES

CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
GAS_NATURAL |LIMITE No Aplica 50 No Aplica
PROMEDIO 0 47,52 0
DESV EST 0 0,35 0
MAX 0 48,20 0
MIN 0 46,87 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PAGINA 42/262




-8
S

CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

Hu
& INFORME DE

CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

X.4. ESCALON GNL 94 MW
X.4.1. CONDICIONES DE REFERENCIA

Temperatura Entrada Compresor Referencia
Humedad Relativa Referencia

Caida de Presidn en la Entrada Referencia
Caida de Presién en el Escape Nominal

Caida de Presién en el Escape Referencia @CIT

X.4.2. DATOS MEDIDOS

USADAS PARA LOS CALCULOS
Temperatura Entrada Compresor

58,50 °F 14,72 °C  Curva 103H6000 Sh-1

60% Curva 103H6000 Sh-1
1,97 inH20 Curva 103H6000 Sh-1
2,56 inH20 Curva 103H6000 Sh-1
2,46 inH20 Curva 103H6000 Sh-1

52,18°F  11,21°C

Humedad Relativa 48,5%
Caida de Presion en la Entrada 1,96 inH20
Caida de Presién en el Escape 0,56 inH20
COMBUSTIBLE
Consumo 22.676 kg/h
Consumo (calculado) 28.477 m3/h
Poder Calorifico Superior 42,08 MJ/m3
DENSIDAD 0,7963 kg/m3
POTENCIA
Potencia Neta 93.732 kW Diferencia
Potencia Bruta 93.807 kW 75 kW 0,08%
Factor de Potencia 93,6834
X.4.3. FACTORES DE CORRECCION
Parametros Potencia CEN
Factor de Potencia 1,00013 0,99987
Temperatura Entrada Compresor 0,97881 1,00451 Curva 103H6000 Sh-3/4
Humedad Relativa 0,999910 1,00035 Curva 103H6000 Sh-5/6
Caida de Presién en la Entrada 0,99994 1,00002 Curva 103H6000 Sh-11/12
Caida de Presién en el Escape 0,99662 1,00221

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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F UJ IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2
& INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Potencia CEN

DP Referencia @CIT 2,52 inH,0 0,99560 1,00287 Curva 103H6000 Sh-2/13/14
DP Escape -1,96 inH,0 1,00333 0,99784 Curva 103H6000 Sh-13/14
DP Nominal 2,56 inH0 0,99553  1,00292 Curva 103H6000 Sh-13/15
Factor de Potencia medido 1.415 [-] 1.446 Curva D296T10-6
Factor de Potencia nominal 1.402 [-] 1.426 Curva D296T10-7

X.4.4. CALCULOS
POTENCIA
Potencia Bruta Corregida 91.507 kW Diferencia
Potencia Neta Corregida 91.434 kW 73 kW 0,1%
CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor 1.198.462.531 kJ/h
CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto 12.786 kI/kWh
Consumo Especifico Neto Corregido 12.875 kI/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.4-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE Sistematica

PUNTO DE MEDIDA Valor Tipico | . ANTIDAD DE INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION Erecto del | Incertidumb
o ecto de ncertidumbre
N uiZeller NOMBRE SUNTO e |INSTRUMENTOS | CHASE DEINSTRUMENTO - fiNCERIDUMBRE [ INCERTIDUMBRE | Error Total
DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
| ||FEemEE PJ-0911A489-02 [S/E 130 MW 1 TC + 0,20%| + 0,20% | %9901 %/ ¢ 0008
Neta Candelaria %
Medidor de Energia + 0,04%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de Bornes del o o, | 0,0000 % /
2 Potencia PT-1106B209-01 Generador 0,95 [-] 1 TC + 0,20%| = 0,29% % 0
Medidor de Energia + 0,08%
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
. Relativa Meteorologica | Compresor el ! * D2 & 2 % g
Temperatura Aire CT-IF1 e e 0,0036 % /
4 Temperatura Entrada 15 °C 2 Termopar Tipo K + 0,10°C ’ °C ° 0,0004
Compresor CT-IF2 + 0,10°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion o | -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor 96CS-1 52 mmH;0 1 Diferencial = 0,25%| * 0,25% % 0
Presion Presion de Difusor de . Transmisor de Presion 0,0017 % /
6 Diferencial | Escape Escape 3,41 inH,0 1 Diferencial £ “0,01% (& -0,01% % s
. Medidor de 1,0000 % /
7 Flujo Combustible 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,02% | =+ 0,02% % 0,0002
8 INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL 0,29%

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.4-2: Incertidumbre Aleatoria

INCERTIDUMBRE Aleatoria

INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

VEREA P DI L S CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE O TR
NOMBRE PUNTO | INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR STUDENT' ERROR TOTAL
Potencia ION8600 S/E 0 G 0
1 N o) os0A056.01 | Candelaria 1 31 0,0165 2,042 0,9901 % / % 0,5982%
ION8600
2 Terordk Semis gl 1 31 0,7954 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
Potencia PT — 1112A070-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
8 Relativa Meteorolégica Compresor L & e 2 % LUl
Temperatura Aire | CT-IF1 o
4 Temperatura | £ " Comoresor | OT-IF2 2 31 0,6884 2,042 0,0036 % / °C 0,0643%
5 PR FrEsten ENECRIE] | opes ¢ 1 31 0,0101 2,042 0,0042 °C / °C 0,0016%
Diferencial Compresor
Presion ., Difusor de
6 Diferencial Presion de Escape Escape 1 31 0,0675 2,042 0,0017 % / % 0,0042%
7 Flujo Medidords S oRFEME1 1 31 0,0121 2,042 1,0000 % / % 0,45%
Combustible ’ ’ ’ ’

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

Tabla X.4-3: Resultado del Analisis de Incertidumbre

) INCERTIDUMBRE
PARAMETRO O MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LAMEDICION | OBSERVACIONES
TABLA 4-1.2.1-1
1 Potencia Neta 0,25% 0,64%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,0004%
4 'Cl':emperatura Aire Entrada 0,6 °C 0,03 °C
ompresor
Presion Diferencial o o
2 Entrada al Compresor o7 L2
Presién Diferencial de
6 Escape 10% 0,0042%
7 Flujo de Combustible 0,75% 0,34%
. ASME PTC 46
8 Incertidumbre Total 1,25 0,73%
Tabla 1-3-1

Tabla X.4-4: Estabilidad de la Corrida

VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA

LIMITE OBSERVADO
POTENCIA BRUTA +0,65% 0,79%
VELOCIDAD +0,33% 0,058%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,010%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,79 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 0,91%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 4,95 °F
94 MW EMISIONES
CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
GAS_NATURAL | LIMITE No Aplica 50 No Aplica
PROMEDIO 0 45,62 0
DESV EST 0 0,82 0
MAX 0 47,32 0
MIN 0 44,38 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

X.5. ESCALON GNL 83 MW
X.5.1. CONDICIONES DE REFERENCIA

Temperatura Entrada Compresor Referencia
Humedad Relativa Referencia

Caida de Presidn en la Entrada Referencia
Caida de Presién en el Escape Nominal

Caida de Presién en el Escape Referencia @CIT

X.5.2. DATOS MEDIDOS

USADAS PARA LOS CALCULOS
Temperatura Entrada Compresor

58,50 °F 14,72 °C  Curva 103H6000 Sh-1
60% Curva 103H6000 Sh-1

1,97 inH20 Curva 103H6000 Sh-1
2,56 inH20 Curva 103H6000 Sh-1
2,46 inH20 Curva 103H6000 Sh-1

52,48 °F 11,38°C

Humedad Relativa 50,1%
Caida de Presién en la Entrada 1,95 inH20
Caida de Presién en el Escape 0,84 inH20
COMBUSTIBLE
Consumo 20.382 kg/h
Consumo (calculado) 25.580 m3/h
Poder Calorifico Superior 42,10 MJ/m3
DENSIDAD 0,7968 kg/m3
POTENCIA
Potencia Neta 82.398 kW Diferencia
Potencia Bruta 82.929 kW 531 kW 0,6%
Factor de Potencia 93,9727
X.5.3. FACTORES DE CORRECCION
Parametros Potencia CEN
Factor de Potencia 1,00009 0,99991
Temperatura Entrada Compresor 0,97981 1,00430 Curva 103H6000 Sh-3/4
Humedad Relativa 0,999921 1,00031 Curva 103H6000 Sh-5/6
Caida de Presién en la Entrada 0,99991 1,00002 Curva 103H6000 Sh-11/12
Caida de Presién en el Escape 0,99706 1,00172

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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DOCUMENTO N°
e CENTRAL CANDELARIA 2

HUJ IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2
& INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Potencia CEN

DP Referencia @CIT 2,52 inH,0 0,99559 1,00288 Curva 103H6000 Sh-2/13/14
DP Escape -1,68 inH,0 1,00287 0,99833 Curva 103H6000 Sh-13/14
DP Nominal 2,56 inH,0 0,99552 1,00293 Curva 103H6000 Sh-13/15
Factor de Potencia medido 0,9397 [-] 1.360 Curva D296T10-6
Factor de Potencia nominal 0,95 [-] 1.353 Curva D296T10-7

X.5.4. CALCULOS
POTENCIA
Potencia Bruta Corregida 81.010 kW Diferencia
Potencia Neta Corregida 80.491 kW 519 kW 0,6%
CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor 1.076.884.871 ki/h
CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto 13.069 kJ/kWh
Consumo Especifico Neto Corregido 13.151 kJ/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE

REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Tabla X.5-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE Sistematica

PUNTO DE MEDIDA INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION
Valor Tipico .
CANTIDAD DE Efecto del | Incertidumbre
N° MEDIDA de la CLASE DE INSTRUMENTO
< INSTRUMENTOS INCERIDUMBRE [ INCERTIDUMBRE Error Total
Aol PUNTO | Medicién DEL ELEMENTO|  del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
| FEEmneEE PJ-0911Ad89-02 |SE 130 MW 1 TC x 0,20% | + 0,20% | 09901 %/ 0,0028
Neta Candelaria %o
Medidor de Energia + 0,04%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de Bornes del 0,0000 % /
2 Potencia PT-1106B209-01 Generador 0,95 [] 1 TC + 0,20% | * 0,29% % 0
Medidor de Energia i 0,08%
Humedad Estacion Entrada al o o o, | 0,00001 % /
8 Relativa Meteorolégica | Compresor e L * e = D2 % L
Temperatura Aire | CT-IF1 + 0,00°C 0.0036 % /
4 Temperatura Entrada 15°C 2 Termopar Tipo K + 0,10°C oo ° 0,0004
Compresor CT-IF2 + 0,10°C
Presién Presion Entrada Transmisor de Presion 5 o, | -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor e 52 mmH;0 L Diferencial * 025% = 0,25% % v
Presion Presion de Difusor de . Transmisor de Presion 0,0017 % /
6 Diferencial | Escape Escape 3,41inH.0 L Diferencial * O 5 -0,01% % 0
. Medidor de o o 1,0000 % /
7 Flujo Combustible 96FM-1 9 k/s 1 Manual t 0,02% | + 0,02% % 0,0002
8 INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL ‘ 0,29%

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.5-2: Incertidumbre Aleatoria

‘ INCERTIDUMBRE Aleatoria

8 INCERTIDUMBRE ALEATORIAT

PUNTO DE MEDIDA
CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE
MEDIDA N PUNTO | INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR |  STUDENTY ERROR TOTAL COMENTARIOS
Potencia ION8600 S/E V. 0@ 8
1 o ) osomoseq | Candelaria 1 31 0,0141 2,042 0,9901 % / % 0,5137%
ION8600
2 FeLirik EfamiEs ol 1 31 0,4110 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
Potencia PT — 1112A070-01 | Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
. Relativa Meteorologica Compresor ! = tlpas 2 % e
Temperatura Aire | CT-IF1 o
4 Temperatura | /oo e | G112 2 31 0,5873 2,042 0,0036 % / °C 0,0548%
Presion Presion Entrada al TR0 o
5 Heen Compronr | 96CS-1 1 31 0,0012 2,042 0,0042 °C/°C 0,0002%
6 Freslen Presion de Escape | Difusor de 1 31 0,0414 2,042 0,0017 % / % 0,0026%
Diferencial Escape
7 Flujo Medidorde | ggepy 4 1 31 0,0088 2,042 1,0000 % / % 0,32%
! Combustible ’ ’ ’ ’

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.5-3: Resultado del Analisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

1 Potencia Neta 0,25% 0,59%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,0002%
Temperatura Aire Entrada ® ®
- Compresor Lete g te
Presion Diferencial o o
2 Entrada al Compresor 0% LTz
6 E;isélgg Diferencial de 10% 0,0026%
7 Flujo de Combustible 0,75% 0,33%

Tabla X.5-4: Estabilidad de la Corrida

VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA

LIMITE OBSERVADO
POTENCIA BRUTA +0,65% 0,91%
VELOCIDAD +0,33% 0,073%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,010%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,59 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 0,88%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 7,44 °F

83 MW EMISIONES

CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
GAS_NATURAL | LIMITE No Aplica 50 No Aplica

PROMEDIO 0 45,56 0

DESV EST 0 0,51 0

MAX 0 46,63 0

MIN 0 44,30 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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Hu
& INFORME DE

CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

X.6. CALCULOS ESCALON GNL 71 MW

X.6.1. CONDICIONES DE REFERENCIA

Temperatura Entrada Compresor Referencia
Humedad Relativa Referencia

Caida de Presidn en la Entrada Referencia
Caida de Presion en el Escape Nominal

Caida de Presion en el Escape Referencia @CIT

X.6.2. DATOS MEDIDOS

USADAS PARA LOS CALCULOS
Temperatura Entrada Compresor

58,50 °F 14,72 °C  Curva 103H6000 Sh-1

60% Curva 103H6000 Sh-1
1,97 inH20 Curva 103H6000 Sh-1
2,56 inH20 Curva 103H6000 Sh-1
2,46 inH20 Curva 103H6000 Sh-1

51,63 °F 10,91 °C

Humedad Relativa 52,1%
Caida de Presién en la Entrada 1,94 inH20
Caida de Presion en el Escape 0,48 inH20
COMBUSTIBLE
Consumo 18.247 kg/h
Consumo (calculado) 22.862 m3/h
Poder Calorifico Superior 42,08 MJ/m3
DENSIDAD 0,7982 kg/m3
POTENCIA
Potencia Neta 70.298 kW Diferencia
Potencia Bruta 70.966 kW 668 kW 0,9%
Factor de Potencia 94,8318
X.6.3. FACTORES DE CORRECCION
Parametros Potencia CEN
Factor de Potencia 1,00001 0,99999
Temperatura Entrada Compresor 0,97705 1,00488 Curva 103H6000 Sh-3/4
Humedad Relativa 0,999939 1,00024 Curva 103H6000 Sh-5/6
Caida de Presion en la Entrada 0,99989 1,00003 Curva 103H6000 Sh-11/12
Caida de Presion en el Escape 0,99649 1,00229

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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Cnergic
HUJ CENTRAL CANDELARIA 2 IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2
(\b INFORME DE REVISION N° 0
CONSUMO ESPECIFICO
Potencia CEN
DP Referencia @CIT 2,53 inH,0 0,99562 1,00286 Curva 103H6000 Sh-2/13/14
DP Escape -2,05 inH,0 1,00346 0,99776 Curva 103H6000 Sh-13/14
DP Nominal 2,56 inH,0 0,99556 1,00290 Curva 103H6000 Sh-13/15

Factor de Potencia medido
Factor de Potencia nominal

X.6.4. CALCULOS

POTENCIA
Potencia Bruta Corregida
Potencia Neta Corregida

CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor

CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto
Consumo Especifico Neto Corregido

0,9483 [-] 1.300
0,95 [-] 1.299

69.082 kW

68.432 kW

961.966.969 klJ/h

13.684 ki/kWh
13.786 ki/kWh

Curva D296T10-6
Curva D296T10-7

Diferencia

650 kW 0,9%

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

INCERTIDUMBRE Sistematica

Tabla X.6-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA Valor Tipico INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION .
Ne MEDIDA — . dela | AN IDAD DE | CLASE DEINSTRUMENTO  [NCERIDUMBRE|INCERTIDUMBRE| — mo0e! | Ineeidumore
Medicion DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
1 |Rotencia PJ-0911ade0.02 [SE | 130Mw 1 TC " 0,20%| + 020%| ®9991% /| 00028
0
Medidor de Energia + 0,04%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de Bornes del o o, | 0,0000 % /
2 Potencia PT-1106B209-01 Generador 0,95 [-] 1 TC g 0,20% | = 0,29% % 0
Medidor de Energia + 0,08%
3 Humgdad Estaci<'5n. Entrada al 60% 1 + 023%| + 0.23% 0,00001 % / 0
Relativa Meteorologica | Compresor ’ ’ %
Temperatura Aire CT-IF1 = ToHe 0,0036 % /
4 Temperatura Entrada 15°C 2 Termopar Tipo K + 0,10°C ’ °c ° 0,0004
Compresor CT-IF2 + 0,10°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion o -0,0042 % /
5 Diferencial | al Compresor Bt 52 mmH.0 L Diferencial * D20 | e 0,25% % g
Presion Presion de Difusor de ; Transmisor de Presion o 0,0017 % /
6 Diferencial | Escape Escape 3,41inH0 ! Diferencial * -0,01% |+ -0,01% % .
. Medidor de . o, | 1,0000 %/
7 Flujo G 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,02%| + 0,02% o 0,0002
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DOCUMENTO N°
CENTRAL CANDELARIA 2 IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2
INFORME DE REVISION N° 0
CONSUMO ESPECIFICO

Tabla X.6-2: Incertidumbre Aleatoria

‘ INCERTIDUMBRE Aleatoria

8 INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

EREY FURITE [BIE LIRS CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE O ENT ARG
NOMBRE PUNTO INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR STUDENT' ERROR TOTAL
Potencia ION8600 S/E 0N @ %
1 N o) - 0s07m056.01 | Candelaria 1 31 0,0172 2,042 0,9901 % / % 0,6263%
ION8600
2 fecorik Bz ol 1 31 0,6720 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
Potencia PT — 1112A070-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
¢ Relativa Meteorologica Compresor ! o B s % oA
Temperatura Aire | CT-IF1 L 1@ Q
4 Temperatura | ¢ (o0 oresor | OTIF2 2 31 0,8454 2,042 0,0036 % / °C 0,0789%
Presion Presion Entrada al N0 o
5 i Compresor 96CS-1 1 31 0,0012 2,042 0,0042 °C/ °C 0,0002%
6 Presltem Presion de Escape | Difusor de 1 31 0,0413 2,042 0,0017 % / % 0,0026%
Diferencial Escape
7 Flujo Medidorde | gqpng 4 1 31 0,0077 2,042 1,0000 % / % 0,28%
/ Combustible ’ ’ ’ ’

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.6-3: Resultado del Andlisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

; INCERTIDUMBRE
PARAMETRO O MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LA MEDICION | OBSERVACIONES
TABLA 4-1.2.1-1
1 Potencia Neta 0,25% 0,69%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,0001%
Temperatura Aire Entrada o 5
4 Compresor 0.6°C 0,03 °C
Presion Diferencial & 9
5 Entrada al Compresor 10% DL
Presion Diferencial de
6 Escape 10% 0,0026%
7 Flujo de Combustible 0,75% 0,28%
8 Incertidumbre Total 1,25 0,75% Al 2 P 248
Tabla 1-3-1
Tabla X.6-4: Estabilidad de la Corrida
VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA
LIMITE OBSERVADO
POTENCIA BRUTA +0,65% 0,67%
VELOCIDAD +0,33% 0,06%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,01%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,85 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 0,77%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 6,89 °F

71 MW EMISIONES

CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
GAS_NATURAL | LIMITE No Aplica 50 No Aplica

PROMEDIO 0 47,08 0
DESV EST 0 0,31 0
MAX 0 47,72 0
MIN 0 46,54 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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& INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO
X.7. ESCALON GNL 60 MW
X.7.1. CONDICIONES DE REFERENCIA
Temperatura Entrada Compresor Referencia 58,50 °F 14,72 °C  Curva 103H6000 Sh-1

Humedad Relativa Referencia 60% Curva 103H6000 Sh-1

Caida de Presién en la Entrada Referencia 1,97 inH20 Curva 103H6000 Sh-1

Caida de Presidn en el Escape Nominal 2,56 inH20 Curva 103H6000 Sh-1

Caida de Presion en el Escape Referencia @CIT 2,46 inH20 Curva 103H6000 Sh-1
X.7.2. DATOS MEDIDOS

USADAS PARA LOS CALCULOS

Temperatura Entrada Compresor 50,29 °F 10,16 °C

Humedad Relativa 53,8%

Caida de Presién en la Entrada 1,94 inH20

Caida de Presion en el Escape 0,2184 inH20

COMBUSTIBLE

Consumo 16.280 kg/h

Consumo (calculado) 20.389 m3/h

Poder Calorifico Superior 42,10 MJ/m3

DENSIDAD 0,7985 kg/m3

POTENCIA

Potencia Neta 59.519 kW Diferencia

Potencia Bruta 59.941 kW 422 kW 0,7%

Factor de Potencia 94,7536
X.7.3. FACTORES DE CORRECCION

Parametros Potencia CEN

Factor de Potencia 1,00001 0,99999

Temperatura Entrada Compresor 0,97270 1,00580 Curva 103H6000 Sh-3/4

Humedad Relativa 0,999955 1,00018 Curva 103H6000 Sh-5/6

Caida de Presion en la Entrada 0,99986 1,00004 Curva 103H6000 Sh-11/12

Caida de Presion en el Escape 0,99616 1,00252

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

REVISION N° 0

Flu
(\b INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

Potencia CEN

DP Referencia @CIT 2,54 inH,0 0,99713 1,00284 Curva 103H6000 Sh-2/13/14
DP Escape -2,32 inH,0 1,00385 0,99750 Curva 103H6000 Sh-13/14
DP Nominal 2,56 inH,0 0,99713 1,00286 Curva 103H6000 Sh-13/15
Factor de Potencia medido 0,9475 [-] 1.250 Curva D296T10-6
Factor de Potencia nominal 0,95 [-] 1.250 Curva D296T10-7

X.7.4. CALCULOS
POTENCIA
Potencia Bruta Corregida 58.070 kW Diferencia
Potencia Neta Corregida 57.661 kW 409 kw 0,7%
CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor 858.345.162 ki/h
CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto 14.421 kI/kWh
Consumo Especifico Neto Corregido 14.545 kJ/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

INCERTIDUMBRE Sistematica

Tabla X.7-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA Valor Tipico INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION .
Ne MEDIDA — . dela | AN IDAD DE | CLASE DE INSTRUMENTO  [NCERIDUMBRE|INCERTIDUMBRE| — mole! | Ineeidumbre
Medicion DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
1 |Rotencia PJ-0911ade0.02 [SE | 130Mw 1 TC " 0,20%| + 020%| ®991% /| 00028
0
Medidor de Energia + 0,04%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de Bornes del o o, | 0,0000 % /
2 Potencia PT-1106B209-01 Generador 0,95 [-] 1 TC g 0,20% | = 0,29% % 0
Medidor de Energia + 0,08%
3 Humgdad Estaci<'5n. Entrada al 60% 1 + 023%| + 0.23% 0,00001 % / 0
Relativa Meteorologica | Compresor ’ ’ %
Temperatura Aire CT-IF1 = ToHe 0,0036 % /
4 Temperatura Entrada 15°C 2 Termopar Tipo K + 0,10°C ’ °c ° 0,0004
Compresor CT-IF2 + 0,10°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion o -0,0042 % /
5 Diferencial | al Compresor Bt 52 mmH.0 L Diferencial * D20 | e 0,25% % g
Presion Presion de Difusor de - Transmisor de Presion o 0,0017 % /
6 Diferencial | Escape Escape 3,41inH0 ! Diferencial * -0,01% |+ -0,01% % .
. Medidor de . o, | 1,0000 %/
7 Flujo G 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,02%| + 0,02% o 0,0002
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DOCUMENTO N°
CENTRAL CANDELARIA 2 IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2
INFORME DE REVISION N° 0
CONSUMO ESPECIFICO

Tabla X.7-2: Incertidumbre Aleatoria

‘ INCERTIDUMBRE Aleatoria

8 INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

EREY FURITE [BIE LIRS CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE O ENT ARG
NOMBRE PUNTO INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR STUDENT' ERROR TOTAL
Potencia ION8600 S/E 0N @ %
1 N o) - 0s07m056.01 | Candelaria 1 31 0,0211 2,042 0,9901 % / % 0,7655%
ION8600
2 fecorik Bz ol 1 31 0,9265 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
Potencia PT — 1112A070-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
¢ Relativa Meteorologica Compresor ! o B2l s % o
Temperatura Aire | CT-IF1 L 1@ 9
4 Temperatura | ¢ (o0 oresor | OTIF2 2 31 0,1680 2,042 0,0036 % / °C 0,0157%
Presion Presion Entrada al N0 o
5 i Compresor 96CS-1 1 31 0,0012 2,042 0,0042 °C/ °C 0,0002%
6 Presltem Presion de Escape | Difusor de 1 31 0,0461 2,042 0,0017 % / % 0,0029%
Diferencial Escape
7 Flujo Medidorde | gqpng 4 1 31 0,0098 2,042 1,0000 % / % 0,36%
/ Combustible ’ ’ ’ ’

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CONSUMO ESPECIFICO

Tabla X.7-3: Resultado del Analisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

INCERTIDUMBRE
PARAMETRO O MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LAMEDICION | OBSERVACIONES

TABLA 4-1.2.1-1

1 Potencia Neta 0,25% 0,82%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,0003%

Temperatura Aire Entrada

4 C 0,6 °C 0,02 °C
ompresor
Presion Diferencial
g Entrada al Compresor 0% Djgou
6 E::ZISQ Diferencial de 10% 0,0029%
7 Flujo de Combustible 0,75% 0,36%
. ASME PTC 46
8 Incertidumbre Total 1,25 0,89%
Tabla 1-3-1

Tabla X.6-4: Estabilidad de la Corrida

VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA
PARAMETRO LIMITE OBSERVADO
POTENCIA BRUTA +0,65% 1,16%
VELOCIDAD +0,33% 0,179%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,01%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,17 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 0,98%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 9,98 °F

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

60 MW EMISIONES

CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
GAS_NATURAL |LIMITE No Aplica 50 No Aplica
PROMEDIO 0 48,00 0
DESV EST 0 6,61 0
MAX 0 74,60 0
MIN 0 44,76 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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Hu
& INFORME DE

CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

X.8. ESCALON DIESEL CARGA BASE (130 MW)

X.8.1. CONDICIONES DE REFERENCIA

Temperatura Entrada Compresor Referencia
Humedad Relativa Referencia

Caida de Presidn en la Entrada Referencia
Caida de Presién en el Escape Nominal

Caida de Presién en el Escape Referencia @CIT

X.8.2. DATOS MEDIDOS

USADAS PARA LOS CALCULOS
Temperatura Entrada Compresor
Humedad Relativa

Caida de Presién en la Entrada
Caida de Presién en el Escape
COMBUSTIBLE

Consumo

Poder Calorifico Superior
POTENCIA

Potencia Neta

Potencia Bruta

Factor de Potencia

X.8.3. FACTORES DE CORRECCION

Parametros Potencia

Factor de Potencia 0,99988
Temperatura Entrada Compresor 0,95116
Humedad Relativa 0,999935
Caida de Presién en la Entrada 1,00016
Caida de Presidn en el Escape 0,99598

59,00 °F 15,00 °C
70%
1,97 inH20
3,54 inH20
3,41inH20

44,72 °F 7,07 °C
62,2%
2,01 inH20
0,65 inH20

31.075 kg/h
45.748 ki/kg

Curva Ben Yoo Sh-1
Curva Ben Yoo Sh-1
Curva Ben Yoo Sh-1
Curva Ben Yoo Sh-1
Curva Ben Yoo Sh-1

0,6%

125.445 kwW Diferencia
126.207 kW 762 kW
95,7533
Cons- Calor
1,00012

0,96006  Curva Ben Yoo Sh-3/4
1,00012 Curva Ben Yoo Sh-5/6
1,00012  Curva Ben Yoo Sh-7/8

0,99863

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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Flulé

INFORME DE

REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

DP Referencia @CIT
DP Escape
DP Nominal

Factor de Potencia medido
Factor de Potencia nominal

X.8.4. CALCULOS

POTENCIA
Potencia Bruta Corregida
Potencia Neta Corregida

CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor
Consumo de Calor Corregido

CONSUMO ESPECIFICO NETO

Consumo Especifico Neto

Consumo Especifico Neto Corregido

Potencia CEN
3,64 inH,O 0,99472 0,99821 Curva Ben Yoo Sh-2/9/10
-2,99 inH,0 1,00419 1,00142 Curva Ben Yoo Sh-9/10
3,54 inH,O 0,99486 0,99825 Curva Ben Yoo Sh-9/10
0,9575 [-] 1.614 Curva D296T10-6

0,95 [-] 1.629 Curva D296T10-7

119.558 kW Diferencia

118.836 kW 722 kW 0,6%

1.421.625.799 ki/h
1.363.469.945 kJ/h

11.333 ki/kWh
11.474 kJ/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.8-1: Incertidumbre Sistematica

| INCERTIDUMBRE Sistematica

INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA Valor Tipico INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION .
N° MEDIDA NOMBRE PUNTO de_ |?’ "\?SATNRTLIJII:\)AAEE’)\I-?SS CLASE DE INSTRUMENTO INCERIDUMBRE | INCERTIDUMBRE EfeEc;_tr%r(_jel Ince?ft::nbre
Medicion DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
Potencia PJ —0911A501- | S/E @ o 0,9901 % /
1 Neta 02 Candelaria 130 MW 1 TC + 0,20% + 0,3464% % 0,0034
Medidor de Energia + 0,20%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de PT — 1112A070- | Bornes del 0,0000 % /
2 Potencia 01 Generador 0,95 [-] 1 TC + 0,20% +  0,3464% % 0,0000
Medidor de Energia + 0,20%
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
3 Relativa Meteorologica | Compresor 60% 1 t 0.23% =z % Q0000
Temperatura Aire | CT-IF1 + 022°C 0.0036 % /
4 Temperatura Entrada 15 °C 2 Termopar Tipo K + 0,27°C ’ °C ° 0,0010
Compresor CT-IF2 + 0,15°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor 96CS-1 52 mmH0 1 Diferencial t 0,050% + 0,050% % 0,0000
Presion Presioén de Difusor de . Transmisor de Presion o 2 0,0017 % /
6 Diferencial Escape Escape 3,41inH:0 ! Diferencial £ U + 0,01% % Lime
. Medidor de o 1,0000 % /
7 Flujo Combustible 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,020% + 0,020% % 0,0002
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DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.8-2: Incertidumbre Aleatoria

‘ INCERTIDUMBRE Aleatoria

INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

EREY FURITE [BIE LIRS CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE O ENT ARG
NOMBRE PUNTO INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR STUDENT' ERROR TOTAL
Potencia ION7650 S/E V0@ %
1 N o ot1adse0s | Candelaria 1 31 0,0027 2,042 0,9901 % / % 0,0968%
ION8600
2 EaC‘Or ik Bz ol 1 31 0,7686 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
otencia PT-1106B209-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % / o
8 Relativa Meteoroldgica Compresor 1 i DEET 22 % CrUn
Temperatura Aire | CT-IF1 o
4 Temperatura | ot " o mpresor | OTIF2 2 31 0,7165 2,042 0,0036 % / °C 0,0669%
Presion Presion Entrada al o /o
5 S Compresor 96CS-1 1 31 0,0039 2,042 0,0042 °C / °C 0,0006%
6 Pt Presion de Escape | Difusor de 1 31 0,0347 2,042 0,0017 % / % 0,0022%
Diferencial Escape
7 Flujo Medidorde ] gqpy, 4 1 31 0,0234 2,042 1,0000 % / % 0,86%
Combustible ’ ’ ’ ’

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.8-3: Resultado del Analisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

5 INCERTIDUMBRE
PARAMETRO O MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LA MEDICION SlEE AR OIS
TARIA4-121-1
1 Potencia Neta 0,25% 0,36%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,0000%
4 '(I;emperatura Aire Entrada 06 °C 0,04 °C
ompresor

Presién Diferencial
5 Entrada al Compresor 10% 0,0006%

Presién Diferencial de
6 Escape 10% 0,0022%
7 Flujo de Combustible 0,75% 0,86%
8 Incertidumbre Total 1,25 0,94% ASME PTC 46

Tabla X.8-4: Estabilidad de la Corrida

VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA
LIMITE OBSERVADO
POTENCIA BRUTA +0,65% 0,22%
VELOCIDAD +0,33% 0,07%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,004%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,72 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 2,34%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 5,87 °F

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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& INFORME DI§ REVISION N° 0
CONSUMO ESPECIFICO
125 MW EMISIONES
CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
PETROLEO 2 [LIMITE 30 200 30
PROMEDIO 0,11 117,3 0,32
DESV EST 0,26 0,7992 0,50
MAX 1,27 118,78 1,12
MIN 0,00 115,62 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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Hu
& INFORME DE

CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

X.9. CALCULOS ESCALON DIESEL CARGA 113 MW

X.9.1. CONDICIONES DE REFERENCIA

Temperatura Entrada Compresor Referencia
Humedad Relativa Referencia

Caida de Presidn en la Entrada Referencia
Caida de Presién en el Escape Nominal

Caida de Presién en el Escape Referencia @CIT

X.9.2. DATOS MEDIDOS

USADAS PARA LOS CALCULOS
Temperatura Entrada Compresor
Humedad Relativa

Caida de Presién en la Entrada
Caida de Presién en el Escape
COMBUSTIBLE

Consumo

Poder Calorifico Superior
POTENCIA

Potencia Neta

Potencia Bruta

Factor de Potencia

X.9.3. FACTORES DE CORRECCION

Parametros Potencia

Factor de Potencia 0,99987
Temperatura Entrada Compresor 0,94826
Humedad Relativa 0,999964
Caida de Presién en la Entrada 1,00033
Caida de Presidn en el Escape 0,99580

59,00 °F 15,00 °C
70%
1,97 inH20
3,54 inH20
3,41inH20

43,81 °F 6,56 °C
65,5%
2,05 inH20
0,49 inH20

31.483 kg/h
45.748 ki/kg

Curva Ben Yoo Sh-1
Curva Ben Yoo Sh-1
Curva Ben Yoo Sh-1
Curva Ben Yoo Sh-1
Curva Ben Yoo Sh-1

0,5%

112.215 kW Diferencia
112.817 kW 601 kW
95,8807
Cons Calor
1,00013

0,95764  Curva Ben Yoo Sh-3/4
1,00006 Curva Ben Yoo Sh-5/6
1,00028  Curva Ben Yoo Sh-7/8

0,99857

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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INFORME DE

REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

DP Referencia @CIT
DP Escape
DP Nominal

Factor de Potencia medido
Factor de Potencia nominal

X.9.4. CALCULOS

POTENCIA
Potencia Bruta Corregida
Potencia Neta Corregida

CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor
Consumo de Calor Corregido

CONSUMO ESPECIFICO NETO

Consumo Especifico Neto

Consumo Especifico Neto Corregido

Potencia CEN
3,65 inHO 0,99475 0,99822 Curva Ben Yoo Sh-2/9/10
-3,17 inH,0 1,00438 1,00149 Curva Ben Yoo Sh-9/10
3,54 inH,O 0,99492 0,99827 Curva Ben Yoo Sh-9/10
0,9588 [-] 1.513 Curva D296T10-6

0,95 [-] 1.527 Curva D296T10-7

106.548 kW Diferencia

105.980 kW 568 kW 0,5%

1.440.265.241 ki/h
1.377.934.581 kJ/h

12.835 ki/kWh
13.002 ki/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PAGINA 72/262




[~ >
“Cnergin
L]

thiog,

CENTRAL CANDELARIA 2
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.9-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE Sistematica

INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA Valor Tipico INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION .
N° MEDIDA NOMBRE PUNTO de_ |?’ ”\?SA-]-NRTLIJI':\)AAE?\]?(ES CLASE DE INSTRUMENTO INCERIDUMBRE | INCERTIDUMBRE EfeECrtr%r(.jel |ncerrtl(()jtl.;?'lbl"e
Medicion DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
Potencia PJ —0911A501- | S/E Q o 0,9901 % /
1 Neta 02 Candelaria 130 MW 1 TC + 0,20% + 0,3464% % 0,0034
Medidor de Energia + 0,20%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de PT — 1112A070- | Bornes del 0,0000 % /
2 Potencia 01 Generador 0,95 [] 1 TC + 0,20% +  0,3464% % 0,0000
Medidor de Energia + 0,20%
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
3 Relativa Meteorolégica | Compresor 60% 1 + 0,23% 5 Wz % (EUCLE
Temperatura Aire | CT-IF1 + 0,22°C 0.0036 % /
4 Temperatura Entrada 15 °C 2 Termopar Tipo K + 0,27°C ’ °c ? 0,0010
Compresor CT-IF2 + 0,15°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor 96CS-1 52 mmH;0 1 Diferencial * 0,050% + 0,050% % 0,0000
Presion Presion de Difusor de . Transmisor de Presion o o 0,0017 % /
6 Diferencial Escape Escape 3,41inH.0 ! Diferencial T * 001% % Bjeeoy
. Medidor de 1,0000 % /
7 Flujo Combustible 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,020% + 0,020% % 0,0002

0,36%
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.9-2: Incertidumbre Aleatoria

‘ INCERTIDUMBRE Aleatoria

INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

EREY FURITE [BIE LIRS CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE O ENT ARG
NOMBRE PUNTO INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR STUDENT' ERROR TOTAL
Potencia ION7650 Bornes del o/ /0 o
1 N o) o1 1adse0s | Generador 1 31 0,0114 2,042 0,9901 % / % 0,4134%
ION8600
2 EaC‘Or ik Bz ol 1 31 0,2286 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
otencia PT — 1106B209-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % / o
8 Relativa Meteoroldgica Compresor 1 i Sl 22 % BT
Temperatura Aire | CT-IF1 o
4 Temperatura | ot " o mpresor | OTIF2 2 31 0,2885 2,042 0,0036 % / °C 0,0269%
Presion Presion Entrada al o /o
5 S Compresor 96CS-1 1 31 0,0075 2,042 0,0042 °C / °C 0,0012%
6 Pt Presion de Escape | Difusor de 1 31 0,0497 2,042 0,0017 % / % 0,0031%
Diferencial Escape
7 Flujo Medidorde ] gqpy, 4 1 31 0,0316 2,042 1,0000 % / % 1,16%
Combustible ’ ’ ’ ’

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.9-3: Resultado del Analisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

5 INCERTIDUMBRE
PARAMETRO O MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LA MEDICION SlEE AR OIS
TARIA4-121-1

1 Potencia Neta 0,25% 0,54%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,0011%
4 '(I':emperatura Aire Entrada 06°C 0,04 °C

ompresor

Presion Diferencial

2 Entrada al Compresor 0% CHDE 2
6 Eresmn Diferencial de 10% 0,0031%

scape
7 Flujo de Combustible 0,75% 1,16%
8 Incertidumbre Total 1,25 1,28% ASME PTC 46

Tabla X.9-4: Estabilidad de la Corrida

VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA
LIMITE OBSERVADO
POTENCIA BRUTA +0,65% 0,45%
VELOCIDAD +0,33% 0,06%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,004%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,29 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 3,16%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 7,90 °F

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

113 MW EMISIONES

CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 SO02_MG/NM3
PETROLEO_2 LIMITE 30 200 30
PROMEDIO 0,99 121,69 0,2929
DESV EST 3,93 0,88 0,504
MAX 21,06 124,09 1,156
MIN 0,00 120,07 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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& INFORME DE REVISION N° 0
CONSUMO ESPECIFICO

X.10.

X.10.1.

CALCULOS ESCALON DIESEL CARGA 99 MW

CONDICIONES DE REFERENCIA

Temperatura Entrada Compresor Referencia
Humedad Relativa Referencia

59,00 °F 15,00 °C Curva Ben Yoo Sh-1
70% Curva Ben Yoo Sh-1

Caida de Presién en la Entrada Referencia 1,97 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1

Caida de Presién en el Escape Nominal 3,54 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1

Caida de Presién en el Escape Referencia @CIT 3,41 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1
X.10.2. DATOS MEDIDOS

USADAS PARA LOS CALCULOS

Temperatura Entrada Compresor 44,11 °F 6,73 °C

Humedad Relativa 69,9%

Caida de Presion en la Entrada 2,01inH20

Caida de Presién en el Escape 0,40 inH20

COMBUSTIBLE

Consumo 26.553 kg/h

Poder Calorifico Superior 45.748 kl/kg

POTENCIA

Potencia Neta 98.149 kW Diferencia

Potencia Bruta 98.861 kW 712 kW 0,7%

Factor de Potencia 95,5907
X.10.3. FACTORES DE CORRECCION

Parametros Potencia CEN

Factor de Potencia 0,99992 1,00008

Temperatura Entrada Compresor 0,94921 0,95843 Curva Ben Yoo Sh-3/4

Humedad Relativa 0,999999 1,00000 Curva Ben Yoo Sh-5/6

Caida de Presién en la Entrada 1,00018 1,00014 Curva Ben Yoo Sh-7/8

Caida de Presién en el Escape 0,99568 0,99853

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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& INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Potencia CEN

DP Referencia @CIT 3,65 inH,0 0,99474 0,99821 Curva Ben Yoo Sh-2/9/10

DP Escape -3,24 inH,0 1,00450 1,00153 Curva Ben Yoo Sh-9/10

DP Nominal 3,54 inH,0 0,99490 0,99827 Curva Ben Yoo Sh-9/10

Factor de Potencia medido 0,9559 [-] 1.417 Curva D296T10-6

Factor de Potencia nominal 0,95 [-] 1.425 Curva D296T10-7
X.10.4. CALCULOS

POTENCIA

Potencia Bruta Corregida 93.444 kW Diferencia

Potencia Neta Corregida 92.771 kW 673 kW 0,7%

CONSUMO DE CALOR

Consumo de Calor 1.214.727.979 ki/h

Consumo de Calor Corregido 1.162.771.979 ki/h

CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto 12.376 kI/kWh
Consumo Especifico Neto Corregido 12.534 kJ/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.10-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE Sistematica

INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA Valor Tipico INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION .
N° MEDIDA NOMBRE PUNTO de_ |?’ ”\?SA-]-NRTLIJI':\)AAE?\]?(ES CLASE DE INSTRUMENTO INCERIDUMBRE | INCERTIDUMBRE EfeECrtr%r(.jel |ncerrtl(()jtl.;?'lbl"e
Medicion DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
Potencia PJ —0911A501- | S/E Q o 0,9901 % /
1 Neta 02 Candelaria 130 MW 1 TC + 0,20% + 0,3464% % 0,0034
Medidor de Energia + 0,20%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de PT — 1112A070- | Bornes del 0,0000 % /
2 Potencia 01 Generador 0,95 [] 1 TC + 0,20% +  0,3464% % 0,0000
Medidor de Energia + 0,20%
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
3 Relativa Meteorolégica | Compresor 60% 1 + 0,23% 5 Wz % (EUCLE
Temperatura Aire | CT-IF1 + 0,22°C 0.0036 % /
4 Temperatura Entrada 15 °C 2 Termopar Tipo K + 0,27°C ’ °c ? 0,0010
Compresor CT-IF2 + 0,15°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor 96CS-1 52 mmH;0 1 Diferencial * 0,050% + 0,050% % 0,0000
Presion Presion de Difusor de . Transmisor de Presion o o 0,0017 % /
6 Diferencial Escape Escape 3,41inH.0 ! Diferencial T * 001% % Bjeeoy
. Medidor de 1,0000 % /
7 Flujo Combustible 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,020% + 0,020% % 0,0002

0,36%
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.10-2: Incertidumbre Aleatoria

‘ INCERTIDUMBRE Aleatoria

INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

MEDIDA PUNTO DE MEDIDA CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE GO EN TGS
NOMBRE PUNTO INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR STUDENT't ERROR TOTAL
Potencia ION7650 Bornes del 2 16 o
1 Neta bJ_ 0911A489.02 | Generador 1 31 0,0109 2,042 0,9901 % / % 0,3949%
ION8600
2 Factor de Eais ol 1 31 0,3030 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
otencia PT — 1106B209-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
8 Relativa Meteoroldgica Compresor ! & 24 s % noe
Temperatura Aire | CT-IF1 . 16 a0
4 Temperatura Entrada Compresor | CT-IF2 2 31 0,2463 2,042 0,0036 % / °C 0,0230%
Presion Presion Entrada al o~ /o
5 Diferencial Compresor 96CS-1 1 31 0,0075 2,042 0,0042 °C/°C 0,0012%
Presién e Difusor de NG o
6 Diferencial Presion de Escape Escape 1 31 0,0554 2,042 0,0017 % / % 0,0035%
7 Flujo Medidorde | ggp 4 1 31 0,0375 2,042 1,0000 % / % 1,38%
Combustible ’ ’ ’ ’

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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& INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Tabla X.10-3: Resultado del Andlisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

. INCERTIDUMBRE
PARAMETRO O MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LA MEDICION CERERYACENES
TARBIAA4-121-1
1 Potencia Neta 0,25% 0,52%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,0005%
4 '(I':emperatura Aire Entrada 06°C 0,04 °C
ompresor

Presion Diferencial
2 Entrada al Compresor 0% CHDE 2

Presion Diferencial de o o
6 Escape 10% 0,0035%
7 Flujo de Combustible 0,75% 1,38%
8 Incertidumbre Total 1,25 1,48% ASME PTC 46

Tabla X.10-4: Estabilidad de la Corrida

VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA
LIMITE OBSERVADO

POTENCIA BRUTA +0,65% 1,09%
VELOCIDAD +0,33% 0,07%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,004%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,25 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 3,75%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 6,91 °F

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

99 MW EMISIONES

CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
PETROLEO 2 |LIMITE 30 200 30

PROMEDIO 0,00 127,12 0,34

DESV EST 0,00 0,88 0,5

MAX 0,00 128,73 1,21

MIN 0,00 125,18 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

X.11.
X.11.1.

Temperatura Entrada Compresor Referencia
Humedad Relativa Referencia

CALCULOS ESCALON DIESEL CARGA 84 MW

CONDICIONES DE REFERENCIA

59,00 °F 15,00 °C Curva Ben Yoo Sh-1
70% Curva Ben Yoo Sh-1

Caida de Presién en la Entrada Referencia 1,97 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1

Caida de Presién en el Escape Nominal 3,54 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1

Caida de Presién en el Escape Referencia @CIT 3,41 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1
X.11.2. DATOS MEDIDOS

USADAS PARA LOS CALCULOS

Temperatura Entrada Compresor 45,06 °F 7,25 °C

Humedad Relativa 71,0%

Caida de Presion en la Entrada 1,98 inH20

Caida de Presién en el Escape 0,99 inH20

COMBUSTIBLE

Consumo 22.349 kg/h

Poder Calorifico Superior 45.748 kl/kg

POTENCIA

Potencia Neta 83.186 kW Diferencia

Potencia Bruta 83.937 kW 751 kW 0,9%

Factor de Potencia 96,0821
X.11.3. FACTORES DE CORRECCION

Parametros Potencia Cons Calor

Factor de Potencia 0,99987 1,00013

Temperatura Entrada Compresor 0,95225 0,96097 Curva Ben Yoo Sh-3/4

Humedad Relativa 1,000009 0,99998 Curva Ben Yoo Sh-5/6

Caida de Presién en la Entrada 1,00003 1,00261 Curva Ben Yoo Sh-7/8

Caida de Presién en el Escape 0,99642 0,99878

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2 DOCUMENTO N

HUJ IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2
& INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Potencia CEN

DP Referencia @CIT 3,63 inH,O 0,99471 0,99820 Curva Ben Yoo Sh-2/9/10

DP Escape -2,64 inH,O 1,00374 1,00127 Curva Ben Yoo Sh-9/10

DP Nominal 3,54 inH,O 0,99484 0,99825 Curva Ben Yoo Sh-9/10

Factor de Potencia medido 0,9608 [-] 1.346 Curva D296T10-6

Factor de Potencia nominal 0,95 [-] 1.358 Curva D296T10-7
X.11.4. CALCULOS

POTENCIA

Potencia Bruta Corregida 79.635 kW Diferencia

Potencia Neta Corregida 78.922 kW 713 kW 0,9%

CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor 1.022.426.445 kJ/h
Consumo de Calor Corregido 984.005.667 kJ/h

CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto 12.291 kJ/kWh
Consumo Especifico Neto Corregido 12.468 kJ/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.11-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE Sistematica

INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA Valor Tipico INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION .
N° MEDIDA NOMBRE PUNTO de_ |?’ ”\?SA-]-NRTLIJI':\)AAE?\]?(ES CLASE DE INSTRUMENTO INCERIDUMBRE | INCERTIDUMBRE EfeECrtr%r(.jel |ncerrtl(()jtl.;?'lbl"e
Medicion DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
Potencia PJ —0911A501- | S/E Q o 0,9901 % /
1 Neta 02 Candelaria 130 MW 1 TC + 0,20% + 0,3464% % 0,0034
Medidor de Energia + 0,20%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de PT — 1112A070- | Bornes del 0,0000 % /
2 Potencia 01 Generador 0,95 [] 1 TC + 0,20% +  0,3464% % 0,0000
Medidor de Energia + 0,20%
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
3 Relativa Meteorolégica | Compresor 60% 1 + 0,23% 5 Wz % (EUCLE
Temperatura Aire | CT-IF1 + 0,22°C 0.0036 % /
4 Temperatura Entrada 15 °C 2 Termopar Tipo K + 0,27°C ’ °c ? 0,0010
Compresor CT-IF2 + 0,15°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor 96CS-1 52 mmH;0 1 Diferencial * 0,050% + 0,050% % 0,0000
Presion Presion de Difusor de . Transmisor de Presion o o 0,0017 % /
6 Diferencial Escape Escape 3,41inH.0 ! Diferencial T * 001% % Bjeeoy
. Medidor de 1,0000 % /
7 Flujo Combustible 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,020% + 0,020% % 0,0002

0,36%
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.11-2: Incertidumbre Aleatoria

INCERTIDUMBRE Aleatoria
MEDIDA PUNTO DE MEDIDA CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE VRS
NOMBRE PUNTO | INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR STUDENT't ERROR TOTAL
Potencia ION7650 S/E o/ /o o
1 Neta P 0911A489.02 | Candelaria 1 31 0,0165 2,042 0,9901 % / % 0,5986%
ION8600
2 FEEECD TS EE 1 31 0,3225 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
Potencia PT — 1106B209-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
g Relativa Meteorolégica Compresor L & AT 22 % e
Temperatura Aire | CT-IF1 o /o 0
4 Temperatura Entrada Compresor | CT-IF2 2 31 0,6097 2,042 0,0036 %/ °C 0,0569%
Presion Presion Entrada al o | o
5 Diferencial Compresor 96CS-1 1 31 0,0075 2,042 0,0042 °C/°C 0,0012%
Presion L Difusor de oL 1 8
6 Diferencial Presion de Escape Escape 1 31 0,0301 2,042 0,0017 % / % 0,0019%
7 Flujo MEERRTEE | e ¢ 1 31 0,0215 2,042 1,0000 % / % 0,79%
Combustible ’ ’ ’ ’

INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.11-3: Resultado del Andlisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

: INCERTIDUMBRE
PARAMETRO O MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LAMEDICION | OBSERVACIONES
TABLA 4-1.2.1-1

1 Potencia Neta 0,25% 0,69%

2 Factor de Potencia 0,000%

3 Humedad Relativa 2,00% 0,0008%

4 '(I':emperatura Aire Entrada 06°C 0,04 °C

ompresor
Presién Diferencial
2 Entrada al Compresor 0% oL 2%
6 Eresién Diferencial de 10% 0,0019%
scape
7 Flujo de Combustible 0,75% 0,79%
8 Incertidumbre Total 1,25 1,05% ASME PTC 46
Tabla X.11-4: Estabilidad de la Corrida
VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA
LIMITE OBSERVADO

POTENCIA BRUTA +0,65% 0,54%
VELOCIDAD +0,33% 0,05%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,004%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,61 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 2,15%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 3,94 °F

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

84 MW EMISIONES

CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
PETROLEO 2 |LIMITE 30 200 30

PROMEDIO 0,00 111,21 0,28

DESV EST 0,00 0,94 0,48

MAX 0,00 113,38 1,11

MIN 0,00 109,48 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

X.12. CALCULOS ESCALON DIESEL CARGA 73 MW
X.12.1. CONDICIONES DE REFERENCIA
Temperatura Entrada Compresor Referencia 59,00 °F 15,00 °C Curva Ben Yoo Sh-1
Humedad Relativa Referencia 70% Curva Ben Yoo Sh-1
Caida de Presién en la Entrada Referencia 1,97 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1
Caida de Presién en el Escape Nominal 3,54 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1
Caida de Presién en el Escape Referencia @CIT 3,41 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1
X.12.2. DATOS MEDIDOS
USADAS PARA LOS CALCULOS
Temperatura Entrada Compresor 45,52 °F 7,51°C
Humedad Relativa 74,0%
Caida de Presion en la Entrada 1,94 inH20
Caida de Presién en el Escape 0,62 inH20
COMBUSTIBLE
Consumo 20.049 kg/h
Poder Calorifico Superior 45.748 kl/kg
POTENCIA
Potencia Neta 72.309 kW Diferencia
Potencia Bruta 72.979 kW 670 kW 0,9%
Factor de Potencia 95,6394
X.12.3. FACTORES DE CORRECCION
Parametros Potencia Cons Calor
Factor de Potencia 0,99992 1,00008
Temperatura Entrada Compresor 0,95376 0,96224 Curva Ben Yoo Sh-3/4
Humedad Relativa 1,000035 0,99994 Curva Ben Yoo Sh-5/6
Caida de Presién en la Entrada 0,99988 0,99991 Curva Ben Yoo Sh-7/8
Caida de Presién en el Escape 0,99589 0,99860

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

F(ll]b INFORME DE

REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Potencia CEN
DP Referencia @CIT 3,63 inH0 0,99469 0,99820 Curva Ben Yoo Sh-2/9/10
DP Escape -3,01 inH,0 1,00425 1,00144  Curva Ben Yoo Sh-9/10
DP Nominal 3,54 inH,0 0,99482 0,99824  Curva Ben Yoo Sh-9/10
Factor de Potencia medido 0,9564 [-] 1.303 Curva D296T10-6
Factor de Potencia nominal 0,95 [-] 1.308 Curva D296T10-7
X.12.4. CALCULOS
POTENCIA
Potencia Bruta Corregida 69.308 kW Diferencia
Potencia Neta Corregida 68.672 kW 636 kW 0,9%
CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor 917.174.605 ki/h
Consumo de Calor Corregido 881.240.292 kJ/h
CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto 12.684 kJ/kWh
Consumo Especifico Neto Corregido 12.833 kJ/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.12-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE Sistematica

INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA Valor Tipico INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION .
N° MEDIDA NOMBRE PUNTO de_ |?’ ”\?SA-]-NRTLIJI':\)AAE?\]?(ES CLASE DE INSTRUMENTO INCERIDUMBRE | INCERTIDUMBRE EfeECrtr%r(.jel |ncerrtl(()jtl.;?'lbl"e
Medicion DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
Potencia PJ —0911A501- | S/E Q o 0,9901 % /
1 Neta 02 Candelaria 130 MW 1 TC + 0,20% + 0,3464% % 0,0034
Medidor de Energia + 0,20%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de PT — 1112A070- | Bornes del 0,0000 % /
2 Potencia 01 Generador 0,95 [] 1 TC + 0,20% +  0,3464% % 0,0000
Medidor de Energia + 0,20%
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
3 Relativa Meteorologica | Compresor 60% 1 + 0,23% 5 Wz % (EUCLE
Temperatura Aire | CT-IF1 + 0,22°C 0.0036 % /
4 Temperatura Entrada 15 °C 2 Termopar Tipo K + 0,27°C ’ °c ° 0,0010
Compresor CT-IF2 + 0,15°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor 96CS-1 52 mmH;0 1 Diferencial * 0,050% + 0,050% % 0,0000
Presion Presion de Difusor de . Transmisor de Presion o o 0,0017 % /
6 Diferencial Escape Escape 3,41inH.0 ! Diferencial T * 001% % Bjeeoy
. Medidor de 1,0000 % /
7 Flujo Combustible 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,020% + 0,020% % 0,0002

0,36%
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.12-2: Incertidumbre Aleatoria

INCERTIDUMBRE Aleatoria

INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

MEDIDA PUNTO DE MEDIDA CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE SO ETARES
NOMBRE PUNTO INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR STUDENT't ERROR TOTAL
Potencia ION7650 S/E o /o o
1 Neta bJ_ 0911A489.02 | Candelaria 1 31 0,0192 2,042 0,9901 % / % 0,6975%
ION8600
2 FEEE? O Eais ol 1 31 0,3575 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
Potencia PT — 1106B209-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
8 Relativa Meteoroldgica Compresor ! & el s % noee
Temperatura Aire | CT-IF1 NG 3
4 Temperatura Entrada Compresor | CT-IF2 2 31 0,7516 2,042 0,0036 % / °C 0,0702%
Presion Presion Entrada al o~ /o
5 Diferencial Compresor 96CS-1 1 31 0,0075 2,042 0,0042 °C/°C 0,0012%
Presion aa Difusor de
6 Diferencial Presion de Escape Escape 1 31 0,0457 2,042 0,0017 % / % 0,0029%
7 Flujo Medidorde | gqpy, 4 1 31 0,0231 2,042 1,0000 % / % 0,85%
Combustible ’ ’ ’ ’

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

INFORME DE REVISION N° 0

% |

CONSUMO ESPECIFICO

Tabla X.12-3: Resultado del Andlisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

. 00 INCERTIDUMBRE c
PARAMETR MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LA MEDICION SlEE AR OIS
TABRIA 41211
1 Potencia Neta 0,25% 0,78%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,0006%
4 '(I':emperatura Aire Entrada 06°C 0,04 °C
ompresor
Presién Diferencial a a
S Entrada al Compresor 10% CHDE 2
Presién Diferencial de o o
6 Escape 10% 0,0029%
7 Flujo de Combustible 0,75% 0,85%
8 Incertidumbre Total 1,25 1,16% ASME PTC 46
Tabla X.12-4: Estabilidad de |la Corrida
VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA
LIMITE OBSERVADO
POTENCIA BRUTA +0,65% 0,60%
VELOCIDAD +0,33% 0,08%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,004%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,75 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 2,31%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 5,46 °F

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

73 MW EMISIONES

CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
PETROLEO 2 |LIMITE 30 200 30

PROMEDIO 0,00 98,28 0,29

DESV EST 0,00 0,78 0,47

MAX 0,00 99,42 1,03

MIN 0,00 96,55 0

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

X.13. CALCULOS ESCALON DIESEL CARGA 60 MW
X.13.1. CONDICIONES DE REFERENCIA
Temperatura Entrada Compresor Referencia 59,00 °F 15,00 °C Curva Ben Yoo Sh-1
Humedad Relativa Referencia 70% Curva Ben Yoo Sh-1
Caida de Presién en la Entrada Referencia 1,97 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1
Caida de Presién en el Escape Nominal 3,54 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1
Caida de Presién en el Escape Referencia @CIT 3,41 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1
X.13.2. DATOS MEDIDOS
USADAS PARA LOS CALCULOS
Temperatura Entrada Compresor 47,79 °F 8,77 °C
Humedad Relativa 63,9%
Caida de Presion en la Entrada 1,93 inH20
Caida de Presién en el Escape 0,31 inH20
COMBUSTIBLE
Consumo 17.758 kg/h
Poder Calorifico Superior 45.748 kl/kg
POTENCIA
Potencia Neta 59.488 kW Diferencia
Potencia Bruta 59.863 kW 375 kW 0,6%
Factor de Potencia 94,1583
X.13.3. FACTORES DE CORRECCION
Parametros Potencia Cons Calor
Factor de Potencia 1,00002 0,99998
Temperatura Entrada Compresor 0,96115 0,96839 Curva Ben Yoo Sh-3/4
Humedad Relativa 0,999940 1,00010 Curva Ben Yoo Sh-5/6
Caida de Presién en la Entrada 0,99982 0,99987 Curva Ben Yoo Sh-7/8
Caida de Presién en el Escape 0,99550 0,99868

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Potencia CEN

DP Referencia @CIT 3,59 inH,0 0,99461 0,99817 Curva Ben Yoo Sh-2/9/10
DP Escape -3,28 inH,0 1,00460 1,00134 Curva Ben Yoo Sh-9/10
DP Nominal 3,54 inH,0 0,99468 0,99820 Curva Ben Yoo Sh-9/10
Factor de Potencia medido 0,9416 [-] 1.251 Curva D296T10-6
Factor de Potencia nominal 0,95 [-] 1.249 Curva D296T10-7

X.13.4. CALCULOS
Potencia Bruta Corregida 57.265 kW Diferencia
Potencia Neta Corregida 56.907 kW 359 kw 0,6%

CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor
Consumo de Calor Corregido

CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto
Consumo Especifico Neto Corregido

812.386.777 ki/h
785.634.730 kJ/h

13.656 ki/kWh
13.806 ki/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2
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IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.13-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE Sistematica

INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA Valor Tipico INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION .
N° MEDIDA NOMBRE PUNTO de_ |?’ ”\?SA-]-NRTLIJI':\)AAE?\]?(ES CLASE DE INSTRUMENTO INCERIDUMBRE | INCERTIDUMBRE EfeECrtr%r(.jel |ncerrtl(()jtl.;?'lbl"e
Medicion DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
Potencia PJ —0911A501- | S/E Q o 0,9901 % /
1 Neta 02 Candelaria 130 MW 1 TC + 0,20% + 0,3464% % 0,0034
Medidor de Energia + 0,20%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de PT — 1112A070- | Bornes del 0,0000 % /
2 Potencia 01 Generador 0,95 [] 1 TC + 0,20% +  0,3464% % 0,0000
Medidor de Energia + 0,20%
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
3 Relativa Meteorolégica | Compresor 60% 1 + 0,23% 5 Wz % (EUCLE
Temperatura Aire | CT-IF1 + 0,22°C 0.0036 % /
4 Temperatura Entrada 15 °C 2 Termopar Tipo K + 0,27°C ’ °c ? 0,0010
Compresor CT-IF2 + 0,15°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor 96CS-1 52 mmH;0 1 Diferencial * 0,050% + 0,050% % 0,0000
Presion Presion de Difusor de . Transmisor de Presion o o 0,0017 % /
6 Diferencial Escape Escape 3,41inH.0 ! Diferencial T * 001% % Bjeeoy
. Medidor de 1,0000 % /
7 Flujo Combustible 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,020% + 0,020% % 0,0002

0,36%
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.13-2: Incertidumbre Aleatoria

‘ INCERTIDUMBRE Aleatoria

INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

MEDIDA PUNTO DE MEDIDA CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE GO EN TGS
NOMBRE PUNTO | INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR |  STUDENT' ERROR TOTAL
Potencia ION7650 S/E o/ /0 )
1 Neta P 0911A489.02 | Candelaria 1 31 0,0230 2,042 0,9901 % / % 0,8357%
ION8600
2 Factor de Eais ol 1 31 0,0084 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
otencia PT — 1106B209-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
8 Relativa Meteoroldgica Compresor ! & Eo s % B
Temperatura Aire | CT-IF1 . 16 Q0
4 Temperatura Entrada Compresor | CT-IF2 2 31 0,1222 2,042 0,0036 % / °C 0,0114%
Presion Presion Entrada al o /o
5 Diferencial Compresor 96CS-1 1 31 0,0012 2,042 0,0042 °C/°C 0,0002%
Presion aa Difusor de
6 Diferencial Presion de Escape Escape 1 31 0,0429 2,042 0,0017 % / % 0,0027%
7 Flujo Medidorde | ggp 4 1 31 0,0261 2,042 1,0000 % / % 0,96%
Combustible ’ ’ ’ ’

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.13-3: Resultado del Andlisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

) INCERTIDUMBRE
PARAMETRO O MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LAMEDICION | OBSERVACIONES
TABLA 4-1.2.1-1
1 Potencia Neta 0,25% 0,90%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,0008%
4 '(I':emperatura Aire Entrada 06°C 0,04 °C
ompresor

Presién Diferencial
2 Entrada al Compresor 10% 0,0003%

Presion Diferencial de o o
6 Escape 10% 0,0027%
7 Flujo de Combustible 0,75% 0,96%
8 Incertidumbre Total 1,25 1,32% ASME PTC 46

Tabla X.13-4: Estabilidad de la Corrida

VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA

LIMITE OBSERVADO
POTENCIA BRUTA +0,65% 0,84%
VELOCIDAD +0,33% 0,07%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,01%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,12 °F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 2,61%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 12,3°F

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

60 MW EMISIONES

CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
PETROLEO 2 |LIMITE 30 200 30

PROMEDIO 0 84,28 0,30

DESV EST 0 0,72 0,41

MAX 0 86,44 0,86

MIN 0 82,99 0,00

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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REVISION N° 0

X.14. CALCULOS ESCALON DIESEL CARGA 40 MW
X.14.1. CONDICIONES DE REFERENCIA
Temperatura Entrada Compresor Referencia 59,00 °F 15,00 °C Curva Ben Yoo Sh-1
Humedad Relativa Referencia 70% Curva Ben Yoo Sh-1
Caida de Presién en la Entrada Referencia 1,97 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1
Caida de Presién en el Escape Nominal 3,54 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1
Caida de Presién en el Escape Referencia @CIT 3,41 inH20 Curva Ben Yoo Sh-1
X.14.2. DATOS MEDIDOS
USADAS PARA LOS CALCULOS
Temperatura Entrada Compresor 49,05 °F 9,47 °C
Humedad Relativa 57,7%
Caida de Presion en la Entrada 1,93 inH20
Caida de Presién en el Escape -0,19 inH20
COMBUSTIBLE
Consumo 15.467 kg/h
Poder Calorifico Superior 45.748 kl/kg
POTENCIA
Potencia Neta 39.044 kW Diferencia
Potencia Bruta 39.916 kW 500 kW 1,2%
Factor de Potencia 94,8279
X.14.3. FACTORES DE CORRECCION
Parametros Potencia Cons Calor
Factor de Potencia 1,00000 1,00000
Temperatura Entrada Compresor 0,96530 0,97184 Curva Ben Yoo Sh-3/4
Humedad Relativa 0,999874 1,00022 Curva Ben Yoo Sh-5/6
Caida de Presién en la Entrada 0,99985 0,99988 Curva Ben Yoo Sh-7/8
Caida de Presién en el Escape 0,99456 0,99815

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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DOCUMENTO N°
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& INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Potencia CEN
DP Referencia @CIT 3,57 inH0 0,99457 0,99816 Curva Ben Yoo Sh-2/9/10
DP Escape -3,75 inH,0 1,00551 1,00186 Curva Ben Yoo Sh-9/10
DP Nominal 3,54 inH,0 0,99461 0,99817 Curva Ben Yoo Sh-9/10
Factor de Potencia medido 0,9483 [-] 1.188 Curva D296T10-6
Factor de Potencia nominal 0,95 [-] 1.188 Curva D296T10-7
X.14.4. CALCULOS
POTENCIA
Potencia Bruta Corregida 38.310 kW Diferencia
Potencia Neta Corregida 37.473 kW 837 kW 2,2%
CONSUMO DE CALOR
Consumo de Calor 707.598.945 ki/h
Consumo de Calor Corregido 686.479.124 kJ/h
CONSUMO ESPECIFICO NETO
Consumo Especifico Neto 18.123 kJ/kWh
Consumo Especifico Neto Corregido 18.319 kJ/kWh

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°

IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.14-1: Incertidumbre Sistematica

INCERTIDUMBRE Sistematica

INCERTIDUMBRE SISTEMATICA TOTAL

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.

PUNTO DE MEDIDA Valor Tipico INCERTIDUMBRE EN LA MEDICION .
N° MEDIDA NOMBRE PUNTO de_ |?’ ”\?SA-]-NRTLIJI':\)AAE?\]?(ES CLASE DE INSTRUMENTO INCERIDUMBRE | INCERTIDUMBRE EfeECrtr%r(.jel |ncerrtl(()jtl.;?'lbl"e
Medicion DEL ELEMENTO del Lazo
ION7650 TP + 0,20%
Potencia PJ —0911A501- | S/E Q o 0,9901 % /
1 Neta 02 Candelaria 130 MW 1 TC + 0,20% + 0,3464% % 0,0034
Medidor de Energia + 0,20%
ION8600 TP + 0,20%
Factor de PT — 1112A070- | Bornes del 0,0000 % /
2 Potencia 01 Generador 0,95 [] 1 TC + 0,20% +  0,3464% % 0,0000
Medidor de Energia + 0,20%
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
3 Relativa Meteorolégica | Compresor 60% 1 + 0,23% 5 Wz % (EUCLE
Temperatura Aire | CT-IF1 + 0,22°C 0.0036 % /
4 Temperatura Entrada 15 °C 2 Termopar Tipo K + 0,27°C ’ °c ? 0,0010
Compresor CT-IF2 + 0,15°C
Presion Presion Entrada Transmisor de Presion -0,0042 % /
5 Diferencial al Compresor 96CS-1 52 mmH;0 1 Diferencial * 0,050% + 0,050% % 0,0000
Presion Presion de Difusor de . Transmisor de Presion o o 0,0017 % /
6 Diferencial Escape Escape 3,41inH.0 ! Diferencial T * 001% % Bjeeoy
. Medidor de 1,0000 % /
7 Flujo Combustible 96FM-1 9 k/s 1 Manual + 0,020% + 0,020% % 0,0002

0,36%
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

Tabla X.14-2: Incertidumbre Aleatoria

‘ INCERTIDUMBRE Aleatoria

INCERTIDUMBRE ALEATORIA TOTAL

MEDIDA PUNTO DE MEDIDA CANTIDAD DE | CANTIDAD |DESVIACION| DISTRIBUCION |EFECTO DEL | INCERTIDUMBRE GO EN TGS
NOMBRE PUNTO INSTRUMENTOS | DE DATOS | ESTANDAR STUDENT't ERROR TOTAL
Potencia ION8600 Bornes del 2 16 @
1 Neta bJ_ 0807A056.01 | Generador 1 31 0,0322 2,042 0,9901 % / % 1,1701%
ION8600
2 Factor de EIMEB L 1 31 0,7146 2,042 0,0000 % / % 0,0000%
otencia PT = 1112A070-01 Generador
Humedad Estacion Entrada al 0,00001 % /
8 Relativa Meteoroldgica Compresor ! & 1A s % o
Temperatura Aire | CT-IF1 . 16 a
4 Temperatura Entrada Compresor | CT-IF2 2 31 0,3078 2,042 0,0036 % / °C 0,0287%
Presion Presion Entrada al o /o
5 Diferencial Compresor 96CS-1 1 31 0,0012 2,042 0,0042 °C/°C 0,0002%
Presién e Difusor de NG 8
6 Diferencial Presion de Escape Escape 1 31 0,0760 2,042 0,0017 % / % 0,0047%
7 Flujo Medidorde | ggp 4 1 31 0,0299 2,042 1,0000 % / % 1,10%
Combustible ’ ’ ’ ’

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Tabla X.14-3: Resultado del Andlisis de Incertidumbre

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICION

5 INCERTIDUMBRE
PARAMETRO O MAXIMA INCERIDUMBRE DE
VARIABLE ASME PTC-22 LA MEDICION SlEE AR OIS
TARIA4-121-1

1 Potencia Neta 0,25% 1,22%
2 Factor de Potencia 0,000%
3 Humedad Relativa 2,00% 0,0007%
4 '(I;emperatura Aire Entrada 06°C 0,04 °C

ompresor
5 Presion Diferencial 10% 0,0003%

Entrada al Compresor

6 Eresion Diferencial de 10% 0,0047%

scape
7 Flujo de Combustible 0,75% 1,10%
8 Incertidumbre Total 1,25 1,64% ASME PTC 46

Tabla X.14-4: Estabilidad de la Corrida

VARIACION MAXIMA EN LAS CONDICIONES DE PRUEBA
LIMITE OBSERVADO

POTENCIA BRUTA +0,65% 1,42%
VELOCIDAD +0,33% 0,07%
PRESION BAROMETRICA +0,16% 0,01%
TEMP DE ENTRADA +1,3°F 0,31°F
FLUJO DE COMBUSTIBLE +0,65% 2,99%
TEMPERATURA WHEELSPACE 7°F 12,0°F

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

40 MW EMISIONES

CONCENTRACION CONCENTRACION CONCENTRACION
COMBUSTIBLE MP_MG/M3 NOX_MG/NM3 S02_MG/NM3
PETROLEO 2 |LIMITE 30 200 30

PROMEDIO 0 179,43 0,29

DESV EST 0 1,55 0,59

MAX 0 181,76 1,51

MIN 0 175,87 0,00

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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& INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

XI) RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La unidad generadora Candelaria 2 realizé las Pruebas de Determinacion de
Consumo Especifico, de acuerdo con los requerimientos del Anexo NT-
DETERMINACION DE CONSUMOS ESPECIFICOS EN UNIDADES GENERADORAS
y cumpliendo con la reglamentacion ambiental aplicable, cuyos resultados se
muestran en las siguientes tablas y graficos.

Tabla XI-1: RESULTADOS CONSUMO ESPECIFICO GNL

POTENCIA BRUTA

MEDIDA [KW] 129.354 116.963 104.904 93.807 82.929 70.966  59.941

POTENCIA BRUTA

CORREGIDA [KW] 124.623 112.578 101.696 91.507 81.010 69.082  58.070

POTENCIA NETA

MEDIDA [KW] 128.676 116.203 103.845 93.732 82.398 70.298  59.519

POTENCIA NETA

CORREGIDA [KW] 123.969 111.846 100.669 91.434 80.491 68.432 57.661

CONSUMO DE

CALOR [MJ/h] 1.581.004 1.439.070 1.304.596 1.198.463 1.076.885 961.967 858.345

CONSUMO
ESPECIFICO NETO 12.287 12.384 12.563 12.786 13.069 13.684 14.421
[KI/KWh]

CONSUMO
ESPECIFICO NETO
CORREGIDO
[kJ/KWh]

12.402 12.502 12.663 12.875 13.151 13.786  14.545

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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& INFORME DE REVISION N° 0

CONSUMO ESPECIFICO

Grafico XI-1: Resultado Consumo Especifico Neto GNL

CONSUMO ESPECIFICO CANDELARIA 2 GNL

15.000,000 ki/kWh 140.000 kw

14.500,000 ki/KWh 123.968:k\W

14.540830 k)/kwn 120000 kw

IITEM6kW

14.000,000 kI/kWh —

1007668k, 100.000 kW
13.500,000 ki/kWh A =

Foiog. S ST 80.000 kW
13.000,000 ki/kWh TEausa. K

T ErEET kW 60.000 kw

12.662,886 KI/kWh 13151,313 kl/kWh
- 40.000 kW
12.501,766 ki/kWh 12,874,992 k/kWh 13.785,962 ki/kWh

12.402,300 kl/kwh 20.000 kW

4 0 kW
129354 kW 116963 kW 104904 kW 93.807 kw 82.929 kW 70.966 kw 94 |
CONSUMO ES O Ct GIDO |12.402,300 kl/kWh|12.501,766 kI/kWh(12.662,886 ki/KWh[12.874,992 ki/kWh|13.151,313 kiI/kWh|13.785,962 ki/kWh|14 30 k\/kWh:
= POTENCIA NETA CO 969 111.846 kw 100.669 kW 91.434 kw 80.491 kw 68.432 kW [ 661 kW

Tabla XI-2: RESULTADOS CONSUMO ESPECIFICO DIESEL

POTENCIA BRUTA
MEDIDA [KW] 126.207 112.817 98.861 83.937 72.979 59.863 39.916

POTENCIA BRUTA
CORREGIDA [KW] 119.558 106.548 93.444 79.635 69.308 57.265 38.310

POTENCIA NETA
MEDIDA [KW] 125.445 112.215 98.149 83.186 72309 59.488 39.044

POTENCIA NETA
CORREGIDA [KW] 118.836 105.980 93.147 78.922 68.672 56.907 37.473

CONSU“[‘D(;JI/’;‘;CALOR 1.421.626 1.440.265 1.214.728 1.022.426 917.175 812.387 707.599

CONSUMO DE CALOR

[MJ/h] CORREGIDO 1.363.470 1.377.935 1.162.772 984.006 881.240 785.635 686.479
CONSUMO

ESPECIFICO NETO 11.333 12.835 12.376 12.291 12.684 13.656 18.123
[kJ/kKWh]

CONSUMO

ESPECIFICO NETO 11.474 13.002 12.534 13.054  12.833 13.806 18.319
CORREGIDO [kI/kWh]

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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Grafico XI-2: Resultado Consumo Especifico Neto Diésel
CONSUMO ESPECIFICO CANDELARIA 1 DIESEL

18.6 4SSO W h 2

5, 14.9 2535S8HRI k Wh
92 645°kW
&0,059%W,
70190k

57,578 kW

11155088 k)/kwh  12.599,36900/kwh 14133080k /kwh 1498808 /kwh 143552890 /i«Wh

Tabla XI-3: Analisis de Incertidumbre
ESCALON DE INCERTIDUMBRE ESCALON DE INCERTIDUMBRE

CARGA GNL Limite 1,25% CARGA Diesel Limite 1,25%
130 MW 0,36% 130MW 0,94%
117 MW 0,59% 113MW 1,28%
105 MW 0,73% 99MW 1,48%

94 MW 0,73% 84MW 1,05%
83 MW 0,68% 73MW 1,16%
71 MW 0,75% 60MW 1,32%
60MW 0,89% 40MW 1,64%

En la Tabla XI-3 se puede observar que la incertidumbre para los escalones de carga con
diésel bajo los 100MW supera el limite de 1,25% impuesto por el codigo ASME PTC 46
Tabla 1-3-1; esto se debe al incremento en la incertidumbre aleatoria que esta directamente
influida por la desviacion estandar de la medicion y ésta se afecta a su vez por las
fluctuaciones del pardmetro medido, que para el caso de bajas cargas con diesel es una
indicacion de la sensibilidad del sistema de control de la maquina.

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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XIl.1. Al - CURVAS DE CORRECCION
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General Electric Model GE GT-9E.03 Gas Turbine
Colbun S.A. - Candelaria F7291G2

Estimated Performance
Gas Turbine Generator(s) 890906-890907 ONLY

Reference Conditions and Corresponding Correction Curves

Units
Fuel
Fuel LHV Btu/lb
Load
IGV Angle degrees
Diluent Injection Fluid
Generator Frequency hertz
Generator Power Factor ratio
Cycle Deck Version Used
Summary Page
Reference SC Exhaust DP
Units

Ambient Temperature & Humidity (Evap or SPRITS)
Ambient Wetbulb Temperature F
Compressor Inlet Temperature F
Compressor Inlet Relative Humidity %
Shaft Speed rpm
Fuel Temperature F
Inlet Pressure Loss in H20
Exhaust Pressure Loss (Rated) in H20
Exhaust Pressure Loss (Reference @ Rated CIT) in H20
Barometric Pressure psia
Diluent Injection Ib/sec

Diluent Injection Pressure psia

Diluent Injection Temperature F
Gas Fuel Composition
Fuel Oil LHV Btu/lb
Wobbe Index Btu/scf
Inlet Bleed Heat Flow Ib/sec
Inlet Bleed Heat Tx Suppression F
Partload Effects
Fuel Composition (Used for Gas Fuel) Units
METHANE (CH4) mol frac
ETHANE (C2H6) mol frac
PROPANE (C3H8) mol frac
iso-BUTANE (C4H10) mol frac
n-BUTANE (C4H10) mol frac
iso-PENTANE (C5H12) mol frac
n-PENTANE (C5H12) mol frac
HEXANE (C6H14) mol frac
HEPTANES (C7H16) mol frac
CARBON MONOXIDE (CO) mol frac
CARBON DIOXIDE (CO2) mol frac
HYDROGEN SULFIDE (H2S) mol frac
HYDROGEN (H2) mol frac
OXYGEN (02) mol frac
NITROGEN (N2) mol frac
WATER (H20) mol frac
NITRIC OXIDE (NO) mol frac
NITROGEN DIOXIDE (NO2) mol frac
METHANOL (CH3O0H) mol frac
OCTANE (C8H18) mol frac
DISTILLATE (C12H26) mol frac
ETHYLENE (C2H4) mol frac
ACETYLENE (C2H2) mol frac
AMMONIA (NH3) mol frac
ARGON (AR) mol frac
CARBONYL SULFIDE (COS) mol frac
ETHYL ALCOHOL (C2H50H) mol frac
DECAHYDRONAPTHALENE (C10H18) mol frac
Gas Fuel LHV - per ASTM D3588 Btu/lb
Gas Fuel H/C Ratio ratio
Wobbe Index Btu/scf

Gas
See Gas Constituents
Base
84
Water
50
0.85
PG9171-05A-1111

Value
N/A
50.82
58.50
60.0%
3000
80
1.97
2.56
2.46
13.65
18.75
250.0
70.0
See Gas Constituents
N/A
See Gas Constituents
0
0

Value
0.9655
0.0100
0.0022
0.0000
0.0009
0.0000
0.0003
0.0002
0.0000
0.0000
0.0120
0.0000
0.0000
0.0000
0.0089
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
20475
3.9612
1319.786

Sheet 1
Sheet 2

Output
N/A
N/A

Sheet 3

Sheet 5

Sheet 7

Sheet 9

Sheet 11
Sheet 13
Sheet 15
Sheet 17
Sheet 19
N/A
N/A
Sheet 21
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Applicable Correction Curve Sheet Numbers

Heat Rate Exhaust Flow Exhaust Temp
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Sheet 4 N/A N/A
Sheet 6 N/A N/A
Sheet 8 N/A N/A

Sheet 10 N/A N/A

Sheet 12 N/A N/A

Sheet 14 N/A N/A

Sheet 16 N/A N/A

Sheet 18 N/A N/A

Sheet 20 N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Sheet 22 N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Additional Notes:
Inlet Bleed Heat Not Modeled in this Package

Pre Tuning Correction Curves

Control Curve Constants

Description Units Value
Control Curve Type - Xc
Segment 1 Slope deg F/ Xc -26.618
Segment 1 Corner Xc 9.702
Curve Isotherm F 1100.000
TCD or CTIM Bias deg F/deg F 0.000
TCD or CTIM Offset F 0.000
IGV Bias deg F/deg 0.000
IGV Offset deg 0.000
Segment 2 Slope deg F/ Xc 0.000
Segment 2 Corner Xc 0.000
1st Breakpoint Xc 0.000
Segment 3 Slope deg F/ Xc 0.000
Segment 3 Corner Xc 0.000
2nd Breakpoint Xc 0.000
Spec. Humidity bias deg F/ Ib/lb 0.000
SH Ref Breakpoint Ib/lb 0.000

Heat Consumption
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Please refer to the GE Performance Test Procedure for proper interpretation and use of these sheets.

NOTE: These performance test correction curves and tables are provided for the sole purpose of correcting performance test data from
the boundary conditions present at the time of test to the design, guarantee, or reference conditions listed on this sheet. The performance
characteristics on these sheets do not constitute any new performance guarantee(s) or any change to existing performance guarantee(s).

=
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General Electric Model GE GT-9E.03 Gas Turbine
Colbun S.A. - Candelaria F7291G2

Estimated Performance

Effect of Compressor Inlet Temperature on Simple Cycle Exhaust Pressure
Design Values Referenced on 103H6000 Rev - Sheet 1

Fuel: Gas

Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890906-890907 ONLY

28 7

28 +

27 +

27 +

26 +

"H20

26 +

25 +

25 +

24 +

This curve is used as reference curve for

24 1 Exhaust Backpressure correction.

Exhaust Differential Pressure -

23 +

23 +

22 +

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

Compressor Inlet Temperature - Deg. F

Units

Compressor Inlet Temperature F 30.20 36.40 42.60 48.80 55.00 58.50 67.40 73.60 79.80 86.00
Exhaust DP inH20 2.77 2.70 2.63 2.56 2.49 2.46 2.36 2.29 2.22 2.15

Jorge Navarro 103H6000 Rev -
12/30/14 Sheet 2

This document contains GE proprietary information and may not be used or disclosed to others except with written permission of the GE company.
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General Electric Model GE GT-9E.03 Gas Turbine
Colbun S.A. - Candelaria F7291G2

Estimated Performance

Effect of Compressor Inlet Temperature on Output
Design Values Referenced on 103H6000 Rev - Sheet 1

Fuel: Gas
Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890906-890907 ONLY

1.1000

1.0800 |

1.0600 +

1.0400 +

1.0200 +

1.0000 +

Output - Ratio

0.9800 |

0.9600 |

0.9400 |

inlet Relative Humidity

Curve Generated with design compressor

0.9200 1

0.9000

30 35 40 45 50

55

60

65

Compressor Inlet Temperature - Deg. F

70

75

80

85

90

Units

Compressor Inlet Temperature F 30.20 36.40

42.60

48.80

55.00

58.50

67.40

73.60

79.80

86.00

Output Ratio 1.09342 | 1.07391

1.05378

1.03313

1.01205

1.00000

0.96906

0.94731

0.92546

0.90336

Jorge Navarro
12/30/14

103H6000 Rev -

This document contains GE proprietary information and may not be used or disclosed to others except with written permission of the GE company.
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General Electric Model GE GT-9E.03 Gas Turbine
Colbun S.A. - Candelaria F7291G2

Estimated Performance
Effect of Compressor Inlet Temperature on Heat Rate
Design Values Referenced on 103H6000 Rev - Sheet 1

Fuel: Gas

Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890906-890907 ONLY

1.0300

1.0250

1.0200

1.0150

1.0100

1.0050

1.0000

Heat Rate - Ratio

0.9950

/

0.9900

0.9850

Curve Generated with design compressor | |

inlet Relative Humidity

0.9800 +—
30

35 40

45

50

55

60

65 70

Compressor Inlet Temperature - Deg. F

80

85

90

Units

Compressor Inlet Temperature

30.20

36.40

42.60

48.80

55.00

58.50

67.40

73.60

79.80

86.00

Heat Rate Ratio

0.98389

0.98645

0.98957

0.99323

0.99742

1.00000

1.00724

1.01287

1.01894

1.02562

Jorge Navarro
12/30/14

103H6000 Rev -

This document contains GE proprietary information and may not be used or disclosed to others except with written permission of the GE company.
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General Electric Model GE GT-9E.03 Gas Turbine
Colbun S.A. - Candelaria F7291G2

Estimated Performance
Effect of Relative Humidity on Output at Different Compressor Inlet Temperatures
Design Values Referenced on 103H6000 Rev - Sheet 1
Fuel: Gas

Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890906-890907 ONLY

1.0025
1.0020
1.0015
1.0010 \
g —
»1.0005
= e
3 \\ \
= —
3 \\ \
o \\k
1.0000
S — ppe— 30.2
o= 12
\\< 525
0.9995 585
0.9990
\ y
0.9985
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Relative Humidity - %
Compressor Inlet Temperature - Deg. F
30.2 41.4 52.5 58.5 74.8 86.0
X 60.0 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
;\ 0 1.00012 1.00025 1.00047 1.00063 1.00132 1.00204
% 20 1.00008 1.00017 1.00031 1.00042 1.00088 1.00137
g 40 1.00004 1.00008 1.00016 1.00021 1.00044 1.00069
E 50 1.00002 1.00004 1.00008 1.00011 1.00022 1.00035
o 60 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
.; 70 0.99998 0.99996 0.99992 0.99989 0.99978 0.99965
% 80 0.99996 0.99992 0.99984 0.99979 0.99955 0.99930
14 100 0.99992 0.99983 0.99968 0.99957 0.99910 0.99859

Jorge Navarro
12/30/14

103H6000 Rev -
Sheet 5

This document contains GE proprietary information and may not be used or disclosed to others except with written permission of the GE company.
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General Electric Model GE GT-9E.03 Gas Turbine
Colbun S.A. - Candelaria F7291G2

Estimated Performance

Effect of Relative Humidity on Heat Rate at Different Compressor Inlet Temperatures

Design Values Referenced on 103H6000 Rev - Sheet 1

Fuel: Gas
Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890906-890907 ONLY

1.0050
1.0040 86.0
1.0030 / 74.8
1.0020 +
i ] 585
f 525
1.0010
— ———— 414
© 1.0000 PE—
T I _
@ 0.9990 —
© /
@ L
$ 0.9980
T L /
0.9970 |
0.9960 |
0.9950 |
0.9940 |~
09930 —
0.00 1000  20.00 3000  40.00  50.00 60.00  70.00  80.00  90.00  100.00

Relative Humidity - %

Compressor Inlet Temperature - Deg. F

30.2 41.4 52.5 58.5 74.8 86.0
L 60.0 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000
o 0 0.99927 | 0.99882 | 0.99815 [ 0.99767 | 0.99575 | 0.99379
= 20 0.99951 | 0.99921 | 0.99876 [ 0.99844 | 0.99716 | 0.99585
E 40 0.99976 | 0.99961 | 0.99938 [ 0.99922 | 0.99858 | 0.99792
2 50 0.99988 | 0.99980 | 0.99969 [ 0.99961 | 0.99929 | 0.99896
° 60 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000
2 70 1.00012 | 1.00020 | 1.00031 | 1.00039 | 1.00071 | 1.00104
% 80 1.00024 | 1.00039 | 1.00062 | 1.00078 | 1.00143 | 1.00209
x 100 1.00049 | 1.00079 | 1.00124 | 1.00156 | 1.00286 | 1.00420

Jorge Navarro
12/30/14

103H6000 Rev -
Sheet 6

This document contains GE proprietary information and may not be used or disclosed to others except with written permission of the GE company.
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General Electric Model GE GT-9E.03 Gas Turbine

Estimated Performance

Effect of Inlet Differential Pressure on Output at Different Compressor Inlet Temps
Design Values Referenced on 103H6000 Rev - Sheet 1

Fuel: Gas
Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890906-890907 ONLY

Colbun S.A. - Candelaria F7291G2

1.01000
1.00800
[ N \
1.00600 \
1.00400
1.00200
o i
5 [
+1.00000 N\
= i
=
=} L
O 0.99800
0.99600
f N\
0.99400 \\
| N\
0.99200 i \\\22121
B8.8
0.99000 +— —— —— éé
-0.5 0.0 0.5 1.0 15 2.0 25 3.0 35 4.0
Inlet Differential Pressure - inH20
Compressor Inlet Temperature - Deg. F
30.2 41.4 52.5 58.5 74.8 86.0
-0.030 1.00782 | 1.00835 | 1.00883 | 1.00904 | 1.00950 | 1.00978
0.470 1.00588 | 1.00628 | 1.00663 | 1.00678 | 1.00713 | 1.00734
§ 0.970 1.00393 | 1.00419 | 1.00442 | 1.00453 | 1.00475 | 1.00489
I 1.470 1.00197 | 1.00210 | 1.00221 | 1.00226 | 1.00238 | 1.00245
E’ 1.970 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000
; 2.470 0.99802 | 0.99789 | 0.99778 | 0.99773 | 0.99762 | 0.99755
= 2.970 0.99604 | 0.99578 | 0.99557 | 0.99546 | 0.99524 | 0.99510
3.470 0.99405 | 0.99366 | 0.99334 | 0.99319 | 0.99285 | 0.99265
3.970 0.99205 | 0.99154 | 0.99111 | 0.99092 | 0.99047 | 0.99019

Jorge Navarro
12/30/14

103H6000 Rev -
Sheet 11

This document contains GE proprietary information and may not be used or disclosed to others except with written permission of the GE company.
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Heat Rate - Ratio

General Electric Model GE GT-9E.03 Gas Turbine

Estimated Performance

Effect of Inlet Differential Pressure on Heat Rate at Different Compressor Inlet Temps
Design Values Referenced on 103H6000 Rev - Sheet 1
Fuel: Gas

Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890906-890907 ONLY

1.00350

1.00300

1.00250

1.00200

1.00150

1.00100

1.00050

1.00000

0.99950

0.99900

0.99850

0.99800

0.99750

0.99700

Jorge Navarro

12/30/14

Colbun S.A. - Candelaria F7291G2

86.0

// 74.8

58.5

// 523

/ 41.4

/ 30.2

)
-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 35 4.0
Inlet Differential Pressure - inH20
Compressor Inlet Temperature - Deg. F
30.2 41.4 52.5 58.5 74.8 86.0

-0.030 0.99837 [ 0.99803 | 0.99772 | 0.99758 | 0.99727 | 0.99706
0.470 0.99877 [ 0.99851 | 0.99828 | 0.99818 | 0.99794 | 0.99779
§ 0.970 0.99917 [ 0.99900 | 0.99885 | 0.99878 | 0.99862 | 0.99852
I 1.470 0.99958 [ 0.99950 | 0.99942 | 0.99939 | 0.99931 | 0.99926
= | 1.970 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 [ 1.00000 [ 1.00000 | 1.00000
g 2.470 1.00042 | 1.00051 | 1.00058 [ 1.00062 | 1.00069 | 1.00075
= 2.970 1.00085 | 1.00103 | 1.00117 | 1.00124 | 1.00139 | 1.00150
3.470 1.00129 | 1.00155 | 1.00176 | 1.00186 | 1.00210 | 1.00226
3.970 1.00173 | 1.00207 | 1.00236 | 1.00249 | 1.00281 | 1.00302

103H6000 Rev -
Sheet 12

This document contains GE proprietary information and may not be used or disclosed to others except with written permission of the GE company.
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General Electric Model GE GT-9E.03 Gas Turbine
Colbun S.A. - Candelaria F7291G2

Estimated Performance

Effect of Exhaust Pressure on Output at Different Compressor Inlet Temps

Design Values Referenced on 103H6000 Rev - Sheet 1

Fuel: Gas
Mode: Base
Gas Turbine Generator(s) 890906-890907 ONLY

1.0120 ¢

1.0100 -

1.0080

1.0060

1.0040

1.0020 |

1.0000 |

Output - Ratio

0.9960 |
0.9940 |

0.9920 |
Delta Exhaust DP = Measured Exh DP - Reference Exh DP

0.9900
Note: Effects shown are for operation on the Control Curve.
0.9880 i ‘ i ] ‘ ‘
-5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0
Delta Exhaust Differential Pressure - inH20
Compressor Inlet Temperature - Deg. F
30.2 41.4 52.5 58.5 74.8 86.0
= -5.00 | 1.00584 | 1.00717 | 1.00839 | 1.00897 | 1.01018 | 1.01086
£ o -4.50 | 1.00529 | 1.00648 | 1.00758 | 1.00809 [ 1.00917 | 1.00978
3 §[ -3.00 | 1.00360 | 1.00439 | 1.00510 | 1.00543 | 1.00613 | 1.00653
5 | -1.50 | 1.00183 | 1.00222 | 1.00257 | 1.00273 | 1.00307 | 1.00327
@ g 0.00 1.00000 | 1.00000 [ 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000
g § 1.50 | 0.99810 | 0.99772 | 0.99739 | 0.99724 | 0.99691 | 0.99671
u g 3.00 [ 0.99614 | 0.99539 [ 0.99474 | 0.99446 | 0.99381 | 0.99341
5 450 | 0.99412 | 0.99302 | 0.99206 | 0.99166 | 0.99071 [ 0.99009
e 5.00 [ 0.99343 | 0.99222 | 0.99116 | 0.99072 | 0.98967 | 0.98898

Jorge Navarro
12/30/14

0.9980 |

\ 30.2
41.4

where: Reference Exh DP is determined per Sheet 2

283

74.8
86.0

5.0

103H6000 Rev -
Sheet 13

This document contains GE proprietary information and may not be used or disclosed to others except with written permission of the GE company.
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Heat Rate - Ratio

General Electric Model GE GT-9E.03 Gas Turbine
Colbun S.A. - Candelaria F7291G2

Estimated Performance

Effect of Exhaust Pressure on Heat Rate at Different Compressor Inlet Temps
Design Values Referenced on 103H6000 Rev - Sheet 1

Fuel: Gas

Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890906-890907 ONLY

1.0080

86.0

1.0070

1.0060

74.8

1.0050

253

41.4

30.2

1.0040

1.0030

1.0020

1.0010

1.0000

0.9990

0.9980

0.9970

0.9960

0.9950

0.9940

0.9930

Delta Exhaust DP = Measured Exh DP - Reference Exh DP
where: Reference Exh DP is determined per Sheet 2

Note: Effects shown are for operation on the Control Curve.

0.9920

.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0
Delta Exhaust Differential Pressure - inH20
Compressor Inlet Temperature - Deg. F

30.2 41.4 52.5 58.5 74.8 86.0

-5.00 0.99624 | 0.99538 | 0.99458 [ 0.99421 | 0.99339 [ 0.99290
-4.50 0.99659 | 0.99582 | 0.99510 [ 0.99477 | 0.99404 [ 0.99360
-3.00 0.99768 | 0.99716 | 0.99670 | 0.99648 | 0.99600 [ 0.99571
-1.50 0.99881 | 0.99856 | 0.99833 [ 0.99822 | 0.99799 [ 0.99784
0.00 1.00000 | 1.00000 [ 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000
1.50 1.00123 | 1.00149 | 1.00170 | 1.00180 | 1.00203 | 1.00218
3.00 1.00251 | 1.00300 | 1.00344 | 1.00363 | 1.00408 | 1.00439
4.50 1.00383 | 1.00457 | 1.00520 | 1.00548 [ 1.00615 | 1.00662
5.00 1.00429 | 1.00509 | 1.00580 | 1.00610 | 1.00684 | 1.00737

'
&

Delta Exhaust Differential
Pressure - inH20

Jorge Navarro

12/30/14

This document contains GE proprietary information and may not be used or disclosed to others except with written permission of the GE company.
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General Electric Gas Turbine

Estimated Performance
Gas Turbine Generator(s) 890150 ONLY

Reference Conditions and Corresponding Correction Curves
Units
Fuel Qil
Fuel LHV Btu/lb 18560
Load Base
IGV Angle degrees 84
Diluent Injection Fluid Water
Generator Frequency hertz 50
Generator Power Factor ratio 0.80
Cycle Deck Version Used PG9171-02A-0710
Applicable Correction Curve Sheet Numbers
Summary Page Sheet 1
Reference SC Exhaust DP Sheet 2
Units Value Output Heat Rate Exhaust Flow Exhaust Temp Heat Consumption

Ambient Temperature & Humidity (Evap or SPRITS) N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Ambient Wetbulb Temperature F 53.37 N/A N/A N/A N/A N/A
Compressor Inlet Temperature F 59.00 Sheet 3 N/A N/A N/A Sheet 4
Compressor Inlet Relative Humidity % 70.0% Sheet 5 N/A N/A N/A Sheet 6
Shaft Speed rpm 3000 N/A N/A N/A N/A N/A
Fuel Temperature F 80 N/A N/A N/A N/A N/A
Inlet Pressure Loss in H20 1.97 Sheet 7 N/A N/A N/A Sheet 8
Exhaust Pressure Loss (Rated) in H20 3.54 Sheet 9 N/A N/A N/A Sheet 10
Exhaust Pressure Loss (Reference @ Rated CIT) in H20 3.41 N/A N/A N/A N/A N/A
Barometric Pressure psia 14.06 N/A N/A N/A N/A N/A
Diluent Injection Ib/sec 15.04 N/A N/A N/A N/A N/A

Diluent Injection Pressure psia 250.0 N/A N/A N/A N/A N/A

Diluent Injection Temperature F 70.0 N/A N/A N/A N/A N/A
Gas Fuel Composition N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Fuel Oil LHV Btu/lb 18560 N/A N/A N/A N/A N/A
Wobbe Index Btu/scf N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Inlet Bleed Heat Flow Ib/sec 0 N/A N/A N/A N/A N/A
Inlet Bleed Heat Tx Suppression F 0 N/A N/A N/A N/A N/A
Partload Effects N/A N/A N/A N/A N/A
Fuel Composition (Used for Gas Fuel) Units Value Additional Notes:
METHANE (CH4) mol frac N/A
ETHANE (C2H6) mol frac N/A
PROPANE (C3H8) mol frac N/A
iso-BUTANE (C4H10) mol frac N/A
n-BUTANE (C4H10) mol frac N/A
iso-PENTANE (C5H12) mol frac N/A
n-PENTANE (C5H12) mol frac N/A Control Curve Constants
HEXANE (C6H14) mol frac N/A Description Units Value
HEPTANES (C7H16) mol frac N/A Control Curve Type - Xc
CARBON MONOXIDE (CO) mol frac N/A Segment 1 Slope deg F/ Xc -18.574
CARBON DIOXIDE (CO2) mol frac N/A Segment 1 Corner Xc 8.100
HYDROGEN SULFIDE (H2S) mol frac N/A Curve Isotherm F 1100.000
HYDROGEN (H2) mol frac N/A TCD or CTIM Bias deg F/deg F 0.000
OXYGEN (02) mol frac N/A TCD or CTIM Offset F 0.000
NITROGEN (N2) mol frac N/A IGV Bias deg F/deg 0.000
WATER (H20) mol frac N/A IGV Offset deg 0.000
NITRIC OXIDE (NO) mol frac N/A Segment 2 Slope deg F / Xc 0.000
NITROGEN DIOXIDE (NO2) mol frac N/A Segment 2 Corner Xc #DIV/0!
METHANOL (CH30H) mol frac N/A 1st Breakpoint Xc 0.000
OCTANE (C8H18) mol frac N/A Segment 3 Slope deg F / Xc 0.000
DISTILLATE (C12H26) mol frac N/A Segment 3 Corner Xc #DIV/O!
ETHYLENE (C2H4) mol frac N/A 2nd Breakpoint Xc 0.000
ACETYLENE (C2H2) mol frac N/A Spec. Humidity bias deg F /Ib/lb 0.000
AMMONIA (NH3) mol frac N/A SH Ref Breakpoint Ib/Ib 0.000
ARGON (AR) mol frac N/A
CARBONYL SULFIDE (COS) mol frac N/A
ETHYL ALCOHOL (C2H50H) mol frac N/A NOTE: These performance test correction curves and tables are provided for the sole purpose of correcting performance test data from
DECAHYDRONAPTHALENE (C10H18) mol frac N/A the boundary conditions present at the time of test to the design, guarantee, or reference conditions listed on this sheet. The performance
Gas Fuel LHV - per ASTM D3588 Btu/lb N/A characteristics on these sheets do not constitute any new performance guarantee(s) or any change to existing performance guarantee(s).
Gas Fuel H/C Ratio ratio N/A 3
Wobbe Index Btu/scf N/A Please refer to the GE Performance Test Procedure for proper interpretation and use of these sheets. PAG | NA 1 24/262
Ben Yoo Rev -

04/29/19 Sheet 1



General Electric Gas Turbine

Estimated Performance

Effect of Compressor Inlet Temperature on Simple Cycle Exhaust Pressure
Design Values Referenced on Rev - Sheet 1
Fuel: Oil

Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890150 ONLY

40 T

39 1

38 1

37 1

36 1

35 1

34 1

33 |

32 4

Exhaust Differential Pressure - "H20

This curve is used as reference curve for
Exhaust Backpressure correction.

3.1

30 1

29 |

2.8 +

25 30

35

40

45 50

55

60

65

70

Compressor Inlet Temperature - Deg. F

75 80

85

90 95

100

Units

Compressor Inlet Temperature

28.40

35.88

43.36

50.84

59.00

65.80

73.28

80.76

88.24

95.72

Exhaust DP

inH20

3.91

3.78

3.66

3.54

3.41

3.31

3.19

3.08

2.96

2.84

Ben Yoo
04/29/19
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1.1200

General Electric Gas Turbine

Estimated Performance

Effect of Compressor Inlet Temperature on Output
Design Values Referenced on Rev - Sheet 1

Fuel: Oil

Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890150 ONLY

1.1000 +

1.0800 |

1.0600

1.0400

1.0200 |

1.0000 |

0.9800

Output - Ratio

0.9600

0.9400

0.9200 |

0.9000 +—— Curve Generated with design compressor
inlet Relative Humidity

0.8800

0.8600

25 30

35

40 45 50 55 60 65 70 75 80

Compressor Inlet Temperature - Deg. F

85 90 95

100

Units

Compressor Inlet Temperature

28.40 35.88 | 43.36 50.84 59.00 65.80 73.28

80.76

88.24

95.72

Output Ratio

1.10765| 1.08222]1.05618 1.02957 [ 1.00000 [ 0.97502 | 0.94727

0.91941

0.89127

0.86301

Ben Yoo
04/29/19
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1.100

General Electric Gas Turbine

Estimated Performance

Effect of Compressor Inlet Temperature on Heat Consumption
Design Values Referenced on Rev - Sheet 1

Fuel: Oil
Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890150 ONLY

1.080

1.060

1.040

1.020

1.000

0.980

0.960

Heat Consumption - Ratio

0.940

0.920

0.900

Curves Gen
compressor in

erated with design

let Relati

ive Humidity

0.880

25

30

35

40 4

5 50 55

60 65 70

75

Compressor Inlet Temperature - Deg. F

80

85

90

95

100

Units

Compressor Inlet Temperature

28.40

35.88

43.36

50.84

59.00

65.80

73.28

80.76

88.24

95.72

Heat Consumption Ratio

1.08918

1.06738

1.04556

1.02374

1.00000

0.98031

0.95879

0.93748

0.91616

0.89516

Ben Yoo
04/29/19
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General Electric Gas Turbine

Estimated Performance

Effect of Relative Humidity on Output at Different Compressor Inlet Temperatures

Design Values Referenced on Rev - Sheet 1
Fuel: Oil

Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890150 ONLY

1.0045
1.0040 |
1.0035
1.0030 |
1.0025 |
1.0020
. \
E 1.0015
‘g'_ 1.0010
3 7 \\\
1.0005
—_—
1.0000
284
e — A K
0.9995 | IE E\\ 500
68.8
0.9990
82.3
0.9985 |
0.9980 95.7
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Relative Humidity - %
Compressor Inlet Temperature - Deg. F
28.4 41.9 59.0 68.8 82.3 95.7
° 70.0 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
% 0 1.00022 1.00046 1.00105 1.00161 1.00272 1.00449
2 20 1.00015 1.00033 1.00075 1.00116 1.00195 1.00323
-g 40 1.00009 1.00020 1.00045 1.00070 1.00118 1.00195
S 50 1.00006 1.00013 1.00030 1.00047 1.00079 1.00131
% 60 1.00003 1.00007 1.00015 1.00023 1.00039 1.00066
2 70 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
% 80 0.99997 0.99993 0.99985 0.99977 0.99960 0.99934
4 100 0.99991 0.99980 0.99954 0.99930 0.99880 0.99801
Ben Yoo Rev -
04/29/19 Sheet 5

This document contains GE proprietary information and may not be used or disclosed to others except with written permission of the GE company.

PAGINA 128/262



General Electric Gas Turbine

Estimated Performance
Effect of Relative Humidity on Heat Consumption at Different Compressor Inlet Temps

Design Values Referenced on Rev - Sheet 1

Fuel: Oil
Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890150 ONLY

1.0030
: 95.7
1.0020 i
/ 82.3
1.0010 | 68.8
// 59.0
i ééﬁ 343
o 1.0000 I ——=
=] L I ey E——
: ——— %—
. L
5 0.9990
- [ / /
2 0.9980
5}
S : /
‘g‘ L
£ 0.9970 /
0.9960 | /
0.9950 -
0.9940 -+ : :
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
Relative Humidity - %
Compressor Inlet Temperature - Deg. F
28.4 41.9 59.0 68.8 82.3 95.7
e 70.0 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000
% 0 0.99945 | 0.99907 | 0.99830 | 0.99764 | 0.99634 | 0.99444
2 20 0.99961 | 0.99934 | 0.99879 | 0.99832 | 0.99739 | 0.99603
-'g 40 0.99977 | 0.99960 | 0.99927 | 0.99899 | 0.99843 | 0.99762
5 50 0.99984 | 0.99974 | 0.99952 | 0.99933 | 0.99896 | 0.99842
i 60 0.99992 | 0.99987 | 0.99976 | 0.99966 | 0.99948 | 0.99921
2 70 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000
% 80 1.00008 | 1.00013 | 1.00024 | 1.00034 | 1.00052 | 1.00079
4 100 1.00023 | 1.00040 | 1.00073 | 1.00101 | 1.00156 | 1.00237
Ben Yoo Rev -
04/29/19 Sheet 6
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General Electric Gas Turbine

Estimated Performance
Effect of Inlet Differential Pressure on Output at Different Compressor Inlet Temps
Design Values Referenced on Rev - Sheet 1
Fuel: Oil
Mode: Base
Gas Turbine Generator(s) 890150 ONLY

1.01000
1.00800
1.00600
1.00400

1.00200

Output - Ratio

0.99600 |
0.99400
0.99200 |

0.99000

Ben Yoo
HHtHHHE

1.00000 1

0.99800 |

Nt
-0.5 0.0 0.5 1.0 15 2.0 2.5 3.0 35 4.0
Inlet Differential Pressure - inH20
Compressor Inlet Temperature - Deg. F
28.4 41.9 59.0 68.8 82.3 95.7
-0.030 [ 1.00748 [ 1.00796 | 1.00855 [ 1.00887 [ 1.00924 | 1.00969
0.470 1.00562 | 1.00598 | 1.00641 | 1.00666 | 1.00693 | 1.00727
§ 0.970 1.00375 | 1.00399 | 1.00428 | 1.00444 | 1.00462 | 1.00485
I 1.470 1.00188 | 1.00200 | 1.00214 | 1.00222 | 1.00231 | 1.00243
= 1.970 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000
g 2.470 | 0.99812 | 0.99800 | 0.99786 | 0.99778 | 0.99768 | 0.99757
| 2970 [0.99623 [ 0.99599 [ 0.99571 | 0.99555 | 0.99537 | 0.99514
3.470 | 0.99433 | 0.99399 | 0.99356 | 0.99332 | 0.99305 | 0.99271
3.970 | 0.99243 | 0.99197 | 0.99140 | 0.99108 | 0.99073 | 0.99027
Rev -
Sheet 7
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General Electric Gas Turbine

Estimated Performance
Effect of Inlet Differential Pressure on Heat Consumption at Different Compressor Inlet Temps

Design Values Referenced on Rev - Sheet 1

Fuel: Qil
Mode: Base
Gas Turbine Generator(s) 890150 ONLY
1.0070 T
1.0060 3
1.0050 +
1.0040 +
1.0030
o 1.0020
'a' L
14 [
+ 1.0010 \
- I
] L \
E‘ L N
g 1.0000 \
=] L
2 L
S 0.9990 +
o r
S 0.9980 |
L I
0.9970 |
0.9960 |
0.9950 |
0.9940 |
0.9930 + :
-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0
Inlet Differential Pressure - inH20
Compressor Inlet Temperature - Deg. F
28.4 41.9 59.0 68.8 82.3 95.7
-0.030 1.00594 | 1.00610 | 1.00629 [ 1.00639 | 1.00649 | 1.00662
0.470 1.00446 | 1.00458 | 1.00471 [ 1.00479 | 1.00487 | 1.00496
§ 0.970 1.00297 | 1.00305 | 1.00314 [ 1.00319 | 1.00325 | 1.00331
| 1.470 1.00149 | 1.00153 | 1.00157 [ 1.00160 | 1.00162 | 1.00166
= 1.970 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 [ 1.00000 | 1.00000 | 1.00000
; 2.470 0.99851 | 0.99847 | 0.99843 | 0.99840 | 0.99838 | 0.99834
| 2970 0.99702 [ 0.99694 | 0.99685 | 0.99680 | 0.99675 | 0.99669
3.470 0.99553 | 0.99541 | 0.99527 | 0.99520 | 0.99512 | 0.99503
3.970 0.99403 [ 0.99388 | 0.99370 | 0.99360 | 0.99350 | 0.99337
Ben Yoo Rev -
04/29/19 Sheet 8
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Estimated Performance

General Electric Gas Turbine

Effect of Exhaust Pressure on Output at Different Compressor Inlet Temps
Design Values Referenced on Rev - Sheet 1
Fuel: Oil

Mode: Base

Gas Turbine Generator(s) 890150 ONLY

1.0120 ¢
1.0100 \\

1.0080 \\

1.0060 |

1.0040 \

1.0020 | \

L r

5 :

. 1.0000

< I

£ :

3 09980 | \ \
0.9960 N \
0.9940 + \

0.9920 | \\
Delta Exhaust DP = Measured Exh DP - Reference Exh DP

0.9900 | Where: Reference Exh DP is determined per Sheet 2
Note: Effects shown are for operation on the Control Curve.

0.9880 i i i i ‘ - —
-5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4

Delta Exhaust Differential Pressure - inH20
Compressor Inlet Temperature - Deg. F
28.4 41.9 59.0 68.8 82.3 95.7
= -5.00 | 1.00546 | 1.00668 | 1.00815 | 1.00897 | 1.00988 [ 1.01101
g -4.50 | 1.00494 | 1.00603 | 1.00735 | 1.00808 | 1.00891 | 1.00992
ég -3.00 | 1.00334 | 1.00406 | 1.00494 | 1.00541 | 1.00596 | 1.00663
g <£| -1.50 [ 1.00169 [ 1.00205 | 1.00248 | 1.00272 | 1.00299 | 1.00333
% | 0.00 [ 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 [ 1.00000
.‘::ﬁ 1.50 [ 0.99826 | 0.99792 | 0.99749 | 0.99726 | 0.99699 | 0.99665
lgg 3.00 | 0.99647 | 0.99580 | 0.99496 | 0.99449 | 0.99396 [ 0.99329
s 4.50 | 0.99465 | 0.99365 | 0.99239 | 0.99171 | 0.99091 | 0.98991
e 5.00 | 0.99404 | 0.99293 | 0.99153 | 0.99077 | 0.98989 [ 0.98878
Ben Yoo
it

284
41.9

59.0
68.8

82.3
95.7

N

.0

Rev -
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Estimated Performance

General Electric Gas Turbine

Effect of Exhaust Pressure on Heat Consumption at Different Compressor Inlet Temps
Design Values Referenced on Rev - Sheet 1
Fuel: Oil

Mode: Base
Gas Turbine Generator(s) 890150 ONLY

1.0040
1.0030 \\\\
1.0020 | \\
2 10010 |
] L
© \
: TN
o I
a1
g 0000 i
=]
[72]
=
] \
o s \
® 0.9990
(] L
- \\\
0.9980 | \ \
0.9970 ||Delta Exhaust DP = Measured Exh DP - Reference Exh DP \
’ | where: Reference Exh DP is determined per Sheet 2
'{Note: Effects shown are for operation on the Control Curve.
0_99607‘-”1 — S N WS N
-5.0 -4.0 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.
Delta Exhaust Differential Pressure - inH20
Compressor Inlet Temperature - Deg. F
28.4 41.9 59.0 68.8 82.3 95.7
= -5.00 | 1.00186 | 1.00227 | 1.00274 | 1.00299 | 1.00326 | 1.00358
g -4.50 | 1.00168 | 1.00205 | 1.00247 | 1.00270 | 1.00294 | 1.00322
ég -3.00 | 1.00114 | 1.00138 | 1.00166 | 1.00181 | 1.00197 | 1.00216
& <£| -1.50 [ 1.00058 [ 1.00070 [ 1.00083 | 1.00091 | 1.00099 | 1.00108
% | 0.00 [ 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 [ 1.00000
.‘:: E 1.50 [ 0.99941 [ 0.99929 | 0.99916 | 0.99908 | 0.99901 | 0.99891
u S1 3.00 | 0.99880 | 0.99857 | 0.99830 | 0.99816 [ 0.99801 [ 0.99782
s 4.50 | 0.99818 | 0.99784 | 0.99744 | 0.99723 | 0.99700 | 0.99672
e 5.00 | 0.99797 | 0.99760 | 0.99715 | 0.99692 | 0.99666 [ 0.99635
Ben Yoo
it

28.4
41.9

59.0

68.8
82.3

95.7

N4
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SISTEMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO IT-SM-01
‘@' Informe de Inspeccién Instrumentacion
- Versién 001 INFORME DE CONTRASTE CROMATOGRAFO
“EL PERAL” GASODUCTO GASANDES Pagina2de 9

1. OBJETIVOS DE LA INSPECCION
Certificacion del estado del equipo (Cromatégrafo marca Daniel, Modelo 2350A,
en estacion El Peral de gasoducto Gasandes.

2. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO A APLICAR

Principalmente se aplicaran verificaciones mencionadas en la seccion cinco (5)
del manual de mantenimiento.

Adicionalmente se analizaran los cromatogramas de gas patron del sitio.

Se revisara el proceso de auto calibracion del equipo

Se realizara deteccion de fugas, comprobacion de estabilidad de temperaturas
en columnas y detector.

3. DEFINICIONES DE TERMINOS Y ABREVIATURAS

Preliminares

a) Lista de comprobaciéon de mantenimiento, capitulo 5-2-1 del manual del
cromatégrafo de gas modelo 500/2350, Seccion 5 mantenimiento.
Inspeccién Bi-Mensual

b) Lista de comprobacion de solucion de problemas del analizador, Seccién 5
mantenimiento, capitulo 5-2 (02 hojas), frecuencia de inspeccion Semestral.

c) Verificar la temperatura de las columnas y detector (no tener desviaciones
mayores a +-0,2°C.), a través de estas mediciones aseguraremos la
reproducibilidad y repetibilidad de los analisis.

d) Por dltimo, planilla Excel de contraste, se corren a lo menos tres analisis de

gas patrén por el cromatégrafo, y se llena esta planilla.
Esta planilla esta acorde a las exigencias de la norma nacional NCh2072, que
indica las tolerancias permitidas en % molar segun el componente, tanto para
la repetibilidad como para la reproducibilidad (capitulo 10.1 y 10.2 de la
norma).

4. INFORME DE LA INSPECCION.

Estacion planta EL PERAL, ubicada a 900 m de estacién Candelaria

Modelo del equipo analizador Daniel 2350 A.

17 Junio de 2019
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Se observa que el desplazamiento del flotador del rotametro del flujo de gas de
linea se desplaza correctamente, el ajuste de volumen de la muestra se
encuentra en 50 C3/min.

No se observa ruido de vibracion en las solenoides cromatograficas, la vibraciéon
dafa el asiento de las valvulas neumaticas resultando en el futuro en un mal
sello y fugas de gas por la puerta de venteo.

La presion de gas de arrastre He encontrado en 85 psi — fabrica 85 psi., valor
esperado segun datos de fabrica.

Actualmente el equipo se encuentra configurado para que las mediciones y los
célculos usen el sistema métrico ( Metric Base Conditions esta seleccionado), o
sea la condicion base esta en 1.01325 Bar y la temperatura en 15 °C, se
menciona solo para efectos de concordancia con otros calculos.

La variable “Total unnormalized comp” corresponde a la suma no
normalizada (100%), es un indicador de la desviacion de los porcentajes
molares de cada componente obtenida durante la calibracion con un
patrén conocido respecto a lo medido y calculado, los valores no deben
superar el +- 1% de desviacion.

Nota: después de las tres corridas de gas patron para contraste el
promedio de error fue 0,174%, este valor esta totalmente dentro de
tolerancia.

Una funcion del Daniel 2350A, es la autocalibracién, que puede ser horaria y
hasta mensual, se encuentra configurada para que se ejecute diariamente.

(. MON2000 - Offline Edit <app el peral_17 junl9.app> =101 =] I-SE

File Applicaton Reports Logs Data Collection Chromatogram Control View Help

P& b B R kb i3k ads | B

t

nf

]
To .

=

1 o

1.01325
1.01325 15.0
1.01325 15.0
1.01325 15.0
1.01325 15.0
1.01325 15.0
1.01328 15.0
1.013228 15.0
1.01328 15.0
1.01328 15.0
1.01325 15.0
1.01325 15.0
| i

DET1 1
Cal DET1 1
Anl DET1 1
Anl DET1 1
Anl DET1 1
Anl DET1 1
Anl DET1 1
Anl DET1 1
Anl DET1 1
Anl DET1 1
Anl DET1 1
Anl DET1 1

1 o

%

Cancel I

Baseline Yalues (F2).. . I

|alohanumeric field 4

El siguiente cromatograma grafica varias corridas de gas patrén y demuestra
gue no existe corrimiento en la temperatura de las columnas y detectores, y que
tampoco existen fugas de helio o gas carrier, el tiempo en que aparecen los

17 Junio de 2019
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picos de los componentes siempre es el mismo, esto demuestra la estabilidad
operativa del equipo.

1'"”3'(25 8, 79.28)

80.04

20.04

7004

80.04

B85

176
1342
192 6

B85

117 .8
134.2

10.0

F0.9

it
I

1926

&—R_RSTE?H—‘ z18.0 218.0
R e

1178
1342

T T T
1150 1840 2070 2300

Time (5)

Slope Sens 1 8 30
Detector 1 b 40
Valve # 1 On a0
Shirn Swiitch 70
Peak Width 1 4 a0
Valve ff 1 0 10.0
Valve # 2 0 230
Iiit 1 0 280
Ihiit 1 {n 360
Valve # 3 0 425
Ihiit 1 0if 430
it 1 On 970
Peak Width 1 ] 100.0
Iibit 1 0 101.0
Inbikit 1 n el
LCompanent el
6+ 47/3817 1 03
PROPANE 1 528
FBUTANE 1 EBE
nBLTANE 1 743
Spare 1 0.0
FFENTANE 1 1180
nPENTANE 1 1342
NITROGEN 1 1875
HETHANE 1 1620
CARBON DIOXIDE 1 1928
ETHANE 1 2182

7 Wiep current CGH
I™ ez fast G

I” Save &b velues
7 Print &t end oF rur
I7 Save st end of run

GC Archive
PC File
Baselines

™ oett I Dete
e

Chromatogram

Edit Results Desc Save | Remave | Forced Call Cur/Al |SaveCmp|

Raw Data

Graph
’V Edit Cursor Print

Il CGM #3 - El Peral Stream=2 Det=1 17-06-2019 15:55:03 "analisis patrond.cgm” j

Close |

Para verificar la autocalibracion, el fabricante sugiere una corrida de al menos
tres andlisis de gas patron y cargarlo sobre una planilla excell para calcular el
promedio de los componentes y aplicar la norma chilena respecto a la precision
en el analisis segun lo indica la normativa nacional NCh-2072.

Se adjuntan los analisis que se usaron para llenar esta planilla.

17 Junio de 2019
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ing Analy=sis

Date-Time: 06/17/1% 15:4¢8 IAnalyaiaz Time: 230 Cycle Time: 240
Stream: £ Stream 2 Mode: ANLY Cycle Start Time: 13:4
Analyzer: E1 Persl Strm Seg:l

Company: Gascducto Gasandss

PERAL. WITH UBGRADE 32 BITS

Component HMole BRelative HV Sup
Hames Percent Density  MJ/m3

Cé+ 47735717 0.005%9 0.0003 0.0188

EROFLANE 0.29581 0.0046 0.2865

i-BUTANE 0.025%8 0.0008 0.0376

n-BUTANE 0.015%8 0.0004 0.0256

*Spare 0. 0000 0.0000 0.0000

i-FPENTANE 0.00%8 0.0003 0.0153

n-FENTANE 0.0102 0.0003 0.0155

NITROGEN 0.0970 0.0010 0.0000

METHANE 85,9266 0.5385% 36.5246

CRREBON DICXIDE 0.1004 0.0017 0.0000

ETHLNE 2.4974 0.0282 1.68881

TOTALS 100, 0000 0.5721 38.58

'#! indicates uaer-defined compcnents

Compresaibility Facteor (1/2) @ 1.01325 BRRS & 15.0 DEG.C = 1.00Z213
Baze Presaures 1.01325

HeatVal Sup. Dry (MJI/m3) = 38.68 Corrected/Z

HeatVal Sup. SAT (MJ/m3) = 38.00 Corrected/Z

HeatVal Sup. Dry (EKcal/m3)= 9237.67 Corrected/E

HeatVal Sup. (Kcal/m3)= 9076.5%3 Corrected/Z

Beal Belative Density Gas = 0.5730
Unnormalized Mole Percent = 100.121

17 Junio de 2019
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Amg nelysis

Date-Time: 0&6/17/159 15:58 REnalyziz Time: 230 Cycle Time: 240
Stream: 2 Stream 2 Mode: LNLY Cycle Start Time: 15:55
Analyzer: E1 Peral Strm Seqg:l

Company: Gascducto Gasandes

PERRL WITH UPGRADE 32 EBITS

Component Mocle Relatiwve HY Sup
Hame Percent Density  MJ/m3

e+ 47/35/17 0.005% 0.0003 0.0194

PROPRNE 0.20993 0.0046 0.2811

i-BUTANE 0.0298 0.000& 0.03682

n-BUTANE 0.01sg 0.0004 0.0241

*Spare 0.0000 0.0000 0.0000

i-FENTAMNE 0.0098 0.0002 0.014¢

n-FENTANE 0.0100 0.0002 0.0149

HNITROGEN 0.0875 0.000% 0.0000

METHANE 896.9255 0.5386% 36.5487

CARRON DICKIDE 0.0958 0.001% 0.0000

ETHANE 2.4988 0.025% 1.&6508

TOTALS 100.0000 0.571& 38.59

'#! indicates user-defined components

Compressibility Facteor (1/Z) @ 1.01325 BARS & 15.0 DEG.C = 1.00Z13
Base Pressures 1.01325

HeatVal Sup. Dry (MJ/m3) = 33.67 Corrected/Z

HeatVal Sup. SAT (MJI/m3) = 33.00 Corrected/Z

HeatVal Sup. Dry (Ecal/m3)= 9236.18 Corrected/Z

HeatVal Sup. S&T (Ecal/m3)= 9075.47 Corrected/Z

Eeal Belatiwve Den=ity Gas = 0.5728
OTnnormalized Mole Percent = 100.212

17 Junio de 2019
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Ims Enaly=is
Date-Time: 06/17/19 15:54 Znalvsis Time: 230 Cycle Time: 240
Stream: Z Stream 2 Mode: ANLY Cycle Start Time: 15:31
Analyzer: E1 Peral S5trm Seg:1

Company: Gascducto Gasandes

FEERL WITH UFGRADE 32 BITS

Component Mole Relative HWYV Sup
Hame Fercent Denaity MI/m3
Ce+ 47735717 0.00%8 0.0003 0.0193
FROFRNE 0.29%4 0.00446 0.2813
1-BUTANE 0.0300 0.0006 0.0364
n-BUTANE 0.01%8 0.0004 0.0241
*Spare 0.0000 0.0000 0.0000
1-FPENTANE 0.00%8 0.0002 0.014¢
n-PENTANE 0.00%% 0.0002 0.0148
HITROGEH 0.0875 0.000% 0.0000
METHLNE S5, 9228 0.536% 36.5457
CABRON DICKIDE 0.0999 0.001s 0.0000
ETHANE 2.3010 0.0260 1.8523
TOTALS 100.0000 0.5717 38.55

'#! indicates uzer-defined compocnents

Compressibility Facstor (1/Z) @ 1.01325 BRRS & 15.0 DEG.C = 1.00213

Ea=ze Presaures 1.01325
HeatVal Sup. Dry (MJI/m3) = 38.67 Corrected/Z
HeatVal Sup. SAT (MJ/m3) = 33.00 Corrected/Z

HeatVal Sup. Dry (Ecal/m3) 236.35 Corrected/Z
HeatVal Sup. SAT (Ecal/m3)= 075.64 Corrected/Z
Eeal Belative Density Gas = 0.5728e
Unnormalized Mole Percent 0

|

I
-

17 Junio de 2019
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PLANILLA CONTRASTE DE CROMATOGEAFO

SEFRFACAS DIE A TEAMCIGAN Y GFEGS £ 7] Nombre - GASODUCTO GASANDES
AR5 TER MET Lucalidad = Flanta El Peral Candelaria ¥l Regidn
Cromatdgrafo Daniel Garar Calibracidn | Contraste
Harca: Dasisl Harca AIRGAS AIRGAS
Hudelu: 2358 H Tubku SZZIZIET SZZIZIET

W- Saria: 123263

Facha axpiracid

Dctubrs 25, Z01M0ctubrs 25, 2019

GAS REFEREN

AHALISIS

Compuar=ldSimbulugs o Gar Calibrac.| Gar Camtrarts lara. Carrida Zda. Currida Fara . Currida
CEFlaa]] Cg 00100 0,000 00099 00099 0,009 00099
Frapass Gy 0,299z 0,299z 0,z2991 0993 02994 02993
I-Balann ulyg 00300 0,000 0,029 00z9E 00300 00299
H-Balana H 0,0za0 00za0 0,019% 0,01aE 0,019 ¥ 0,019%
Hrapralass namly 0,00 0,000 00000 0,000 00000 0,000
I-Fralins ] 00100 0,000 0,009% 0,009E 00098 0,009%
H-Fralass (113 00100 0,000 0,010z 0,000 00099 00100
Hilragras Hz 009E: 009Es 0,097 00975 0,0975 0,097
Hrlasn Ga 96,9235 96,9235 9E SZEE 96,9255 96, 9ZTE 9E 9250
Dimnida Cark Gz 01000 04000 0,004 0,099 00999 0,000
El [-F] 2,499 2,499 4974 2, d95E 2,500 4991
Tutalar 00,0000 100, 000 100,000 100,000 00,000 100,000
HNorma NCh20T2 REFPETIEILIDAD REFRODUCIEILIDAD
CompunralidSimbulngs o Dif. Carridar Tul. Hurm = Raprmduc. Tul. Harm = _
CEFlaa]] Cg 0,000 0,0 i 0,000 00z i
Frapass Gy 0,000 0,04 i 0,000 0o7 i
IBalann niy 0,000 0,0 i 0,000 00z i
H-Balana H 0,000 0,0 i 0,000 00z i
Hrapralass namly 0,000 0,0 i 0,0 00z i
I-Fralias H - 0,000 0,0 i 0,000 00z i
H-Fralass 113 0,000 0,01 i 0,000 0,0z i
Hilragras Hz 0o 0,0 i 0,0 00z i
Hrlann [ - n,n0g 0,0 i 0,0 0,15 i
Dimnida Cark Gz 0,00 0,0 i 0,000 00z i
Elans Gz 0,004 0,07 i 0,000 0,10 i
Dhrarvacimmer:

Erpacialirta cramatmy

Cartificadm da Gar patriin, Accuracy #+f- 1% can traxakilidad « HIST.

Hurma Chil HChL 2872 Fiepetibilidad Ficproduzibilidad
CERTIFICACIDHES Facha Hura inicim Hura Finalix.
AT-RE-Z0 1% 1500 AT:38

rafm Da| Par Clisnts

Estancmurt

Apallide: Pinsda

Jurgs Batancmurt 0.

FIRHA

FIRHA

En la foto se obserba que se cumple el caculo promediado de los componentes, y tambien
la aplicacion de la norna sobre repetibilidad y reproducibilidad.

La planilla se adjunta como anexo.

17 Junio de 2019
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5. CONCLUSION

No se detectan alarmas que manifiesten un problema de funcionamiento, y se puede
concluir con las pruebas realizadas, que el equipo cromatografo Daniel modelo 2350 A,
serie 123268, con una CPU que corre a 32 bits, tiene configurada la autocalibracion cada
24 horas, y que cumple con la norma NCh2072, segun se demuestra en planilla excell
adjunta.

El equipo se encuentra con sus parametros completamente en linea con los que fabrica
sugiere, demostrando con ello consistencia en las mediciones y asegurando la exactitud
de ellas.

6. ANEXOS

Ajunto a este informe se encuentran como anexos: certificado de andlisis que emite el
fabricante del gas patron Airgas, planilla excel que verifica la repetibilidad y
reproducibilidad como lo pide la norma nacional, plano P&ID de la estacion El Peral,
donde se encuentra ubicado el cromatografo

Informe e inspeccion realizada por Jorge Betancourt O, especialista en cromatografos
Daniel.

Santiago, 17 Junio 2019

f. )
..‘L. ! j' J

17 Junio de 2019
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FORMULARIO

Cédigo: PGC-SCM-001-R01 ]

FEHPHAM una empresa C@@ suee

INGRESO/EGRESO E INFORME DE MANTENCION Versién N°:02 J

([ UNIDAD

D FUENTES FIJAS D CALIDAD DEL AIRE 8 OTRA: M;’f ] N2 (02882

([ INGRESO A LABORATORIO

~

Lugar de Retiro: £54s04 & Bovecr [onmibnsy

Quién Ingresa: foows o/ s,

Equipo: 71/@/ oy Marca: 04/'5/4 Y2 g5~ |Codigo: £ 220182

Fecha: p¢— sy <2

Diagnéstico de ingreso:
N
W/ INC S 67

O CORRECTIVO @P/REVENTIVO
L

DESCRIPCION ACTIVIDADES DE LA MANTENCION:

- faypens owont

- (federo y Wa;ém«? Lon' 74 ,;74;”05

- C"//&’éyfo ’ Voltaxs

~Cloyerofoulfopvals

—Chepen Jélos

-—tz’//gz@ga 6?//&\-"“

e

L.

( APLICABLE A CALIDAD DEL AIRE

Lugar donde se realiza mantencién: O Terr

" Hora Hora
D Laboratorio Lnicio: Término: J1

Genera pérdida de datos: S| NO
| Generap Qs J
([ APLICABLE A FUENTES FIJAS A
Recibe conforme: /

Nombre: /

] Cargo: /

Firma:

[ EGRESO DE LABORATORIO

Fecha equipo disponible: gz- o5~ — /%)

Fecha salida: 7% //, 7

| Lugar destino: é 7‘,¢/mﬁ’ W///i /fﬁlffé’/,ﬁ

—

p-
N Nombre y Firmﬁm‘iquim

——— e —
Nombre y Firma %Mncién J
= =

codinaimpresores@gmall.com
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CERTIFICADO DE CALIBRACION PARA SENSOR DE
TEMPERATURA AMBIENTAL

| N°Certificado: ~ MS-600 |
Fecha Certificado: 24-06-2019
Ubicacion: I Laboratorio 'Instrumenn'sta: M Sanchez Fecha Calibracion: 30-04-2019
Temperaturd 21,4°C__ |Presion 713,0mmhg _ [Método Utilizado: IGC-SCM-15 i
Datos del sensor calibrado Prﬂu de Temperatura
Marca: Vaisala Marca: Fluke
Modelo: HMP-155 |Mode]0: 9103
N° Serie : 13120182 N Serie : A9AS52S
N° Serpram: THR-055 |N° Serpram: TT-001
Hora Inicio 9200 |
Calibracién Final
Temperatura Patron | Respuesta [BC . o, | U Expandida (°C o
Corregido (°C) ©C) Exactitud (%) k=2) Error (°C)
-5,01 -4,13 -17.68 0,23 0,89
4,99 5,52 10,50 0,23 0,52
20,00 20,08 0,39 0,22 0,08
30,01 29,86 -0,48 0,24 -0,14
40,01 39,68 -0,83 0,26 -0,33
Hora Término: 17:40
| ===
| Respuesta del sensor de temperatura
| [ L — | — —— —7‘___
- _39_0 — _ I
5 250
7 s 4 E— — —— —=
5y - 0.0 — — =
SR — - "] =t=_ —
— | )_,.-/1_ —— = -l
00 50, ol 50 10.0 150 210 :u,‘ln 0 41.0
i e f B I —
10,0
IBC {°C}
y =1,0279x - 0,7095
Ri=1
Validacion respuesta Sensor:
m: Pendiente de la recta 1,031
b: Intersecclén con el eje Y -0,719
r?: coeficiente de correlacion 1,000
[Umax: 0,3 k2) |

Cargo : Instrumentista

Nota: Prohiblda la reproduccion de este certlficado, excepto en su totalldad con la previa aprobacion de Serpram
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CERTIFICADO CALIBRACION
@ HIGROMETRO
| N°Certificado: MS-601 |
Fecha Certificado: 24-06-2019
Ubicacion: | LABORATORIO _[Instrumentista: M.Sanchez Fecha Calibracion: U305-2019
Temperatura . 21,0°C_ [Presion ;. 711, Tmimhg _ [M&todo Ulilizado: [GC-SCM-T6 [
Datos Del Calibrando Patréon de Humedad
Marca: Vaisala Marca: Vaisala
Modelo: HMP-155 Modelo: HMP155
N° Serie : 13120182 N° Serie : M1940622
N° Serpram: THR-055 N° Serpram: THR133
Hora Inicio 9:00 |
Calibracién Final
Patron Respuesta . .
Corregido Sensor Ex?f/n)tUd Error (%RH) %; gga:li;i)a
(%RH) (%RH) R °
11,0 11,5 4.8 0,5 10,0
56,7 58,1 2.4 1,4 32,9
88,7 91,2 2,8 2,5 2.4
Hora Término: 17:00
dol sansor do dad rotativa
100 -1— — -
I 90 - — -~ - e
I
§ sg - == |___/""./
§ 60 ——no — — — — ,...-_/— ———
E 50 /,—{.
: :g ———— 1 I
§ fg'__"7 B N (| ||| I |
D I ] | . ——l
o 10 20 30 40 50 60 80 o0 100

Respuesia del sensor (% HR})

Validacion respuesta del

Sensor de Humedad

m: Pendiente de la recta
b: Interseccion con el eje Y

|umax :

(k=2)

y =0,9756x - 0,1637

No anuel Sanchez
Ca : Instrumentista
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Pre-Test Readiness Report

FIELD CALIBRATION VERIFICATION CERTIFICATE
Candelaria, GT:2 - SN:890907
Fuel Gas Static Pressure Transmitter A
Calibration Information Transmitter Information
Type: Static Pressure Manufacturer: Rosemount
Date: 4/23/2015 Model: 3095MV
Control System Tag: N/A Serial No: 7988603
Calibration LRV: 0.0 bar Transmitter LRV: psig
Calibration URV: 55.2  |bar Transmitter URV: psig
Calibration Tolerance (%): 0.10% |span Transmitter Tolerance (%): span
Calibration Tolerance: 0.06  |bar
Calibrator Information
Test Accuracy Ratio: N/A Manufacturer: GE
Guardband Factor: N/A Model: 0-500 psig
Guardbanded Tolerance: N/A bar Serial No: 4123086
Guardbanded Tolerance (%): N/A  |span Transmitter LRV: 0.0 psig
Transmitter URV: 500.0 |psig
Transmitter Tolerance (%): 0.050% |[span
As-Found Calibration Results (PASS) As-Left Calibration Results (PASS)
Input Control Input Control
Span Signal System | Difference Error Span Signal System | Difference| Error
% bar bar bar % % bar bar bar %
0% 0.00 0.00 0.00 0.01% 0% 0.00 0.00 0.00 0.01%
13% 7.28 7.28 0.00 0.00% 13% 7.28 7.28 0.00 0.00%
30% 16.78 16.78 0.00 0.00% 30% 16.78 16.78 0.00 0.00%
43% 23.80 23.80 0.00 0.00% 43% 23.80 23.80 0.00 0.00%
55% 30.15 30.16 0.01 0.02% 55% 30.15 30.16 0.01 0.02%
max error  0.02% max error  0.02%
0.15% -
0.10%
0.05% -
S
£ 000% ¥F——u — = — : ‘
© 0% 25% 50% 75% 100%
" -0.05% -
-0.10%
-0.15% -
% of Span
—e— As Found — & — As Left
Comments:
Precision instrumentation used to check this transmitter did not cover its whole range
(0-800 psig). Transmitter normal operation does not go further than the points that were
checked, therefore it is within tolerance for this span.
| As-left plumbing of the transmitter has been verified and is correct
Calibrated by: Colbun Approved by: GE
GE Rep Customer Rep
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Pre-Test Readiness Report

FIELD CALIBRATION VERIFICATION CERTIFICATE

Candelaria, GT:2 - SN:890907
Fuel Gas High Differential Pressure Transmitter A

Cdlibration Information Transmitter Information
Type: Differential Pressure Manufacturer: Rosemount
Date: 4/20/2015 Model: 3095MV
Control System Tag: N/A Serial No: 7988603
Calibration LRV: 0.0 inH20 Transmitter LRV: inH20
Calibration URV: 250.0 [inH20 Transmitter URV: inH20
Calibration Tolerance (%): 0.20% |span Transmitter Tolerance (%): span
Calibration Tolerance: 0.50 [inH20
Cdlibrator Information
Test Accuracy Ratio: N/A Manufacturer: GE
Guardband Factor: N/A Model: 0-250
Guardbanded Tolerance: N/A inH20 Serial No: 3742921
Guardbanded Tolerance (%): N/A span Transmitter LRV: 0.0 inH20
Transmitter URV: 200.0 [inH20
Transmitter Tolerance (%): 0.035% |span
As-Found Calibration Results (PASS) As-Left Calibration Results (PASS)
Input Control Input Control
Span Signall System | Difference |  Error Span Signall System | Difference| Error
% inH20 inH20 inH20 % % inH20 inH20 inH20 %
0% 0.00 0.12 0.12 0.05% 0% 0.00 0.12 0.12 0.05%
30% 75.21 75.12 -0.09 -0.04% 30% 75.21 75.12 -0.09 -0.04%
48% 120.51 120.56 0.05 0.02% 48% 120.51 120.56 0.05 0.02%
78% 194.15 194.40 0.25 0.10% 78% 194.15 194.40 0.25 0.10%
99% 247.35 247.26 -0.09 -0.04% 99% 247.35 247.26 -0.09 -0.04%
max error  0.10% max error  0.10%
0.25%
0.20%
0.15% -
0.10% -
5 00S%m— /./‘\
= 0.00% T T T !
e -0.05%0% o mme so% 75% 0%
-0.10% |
-0.15% -
-0.20%
-0.25% -
% of Span
—— As Found — & — As Left
Comments:

[ As-left plumbing of the transmitter has been verified and is correct

Calibrated by: Colbun Approved by: GE

GE Rep Customer Rep
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Pre-Test Readiness Report

FIELD CALIBRATION VERIFICATION CERTIFICATE

Candelaria, GT:2

- SN:890907

Orifice Inspection - Fuel Gas #1

Date of Inspection 18-Apr-15

Time of Inspection 17:02

Piping Information

Orifice Serial Number 137A3565
Nominal Pipe Outside Diameter (mm) (stamped) 203.200
Schedule Pipe (stamped) SCH40
Orifice Inside Diameter (mm) (stamped) 124.820
Pipe Material Stainless Steel
Pipe Material Coefficient of Thermal Exp. (/deg F) 9.20E-06
Manufacturers Reference Temperature (deg C) 20
Orifice Inspection
Orifice Temperature at time of measurement (deg C) 22.000 Within Tolerance?
Orifice Inside Diameter Measurement 1 (mm) 124.700 YES
Orifice Inside Diameter Measurement 2 (mm) 124.700 YES
Orifice Inside Diameter Measurement 3 (mm) 124.800 YES
Orifice Inside Diameter Measurement 4 (mm) 124.800 YES
Orifice Chamfered? ves
QOrifice Direction Correct? yes
Mean Diameter (mm) at Measured Temp 124.750
Max Allowable AGA Deviation (mm) from Mean 0.062
Mean Diameter (mm) at Manufacturers Temp 124.746
Difference between stamped value (mm) -0.074
* Oritice meets AGA tolerance
Orifice,
Chamfered

Orifice, Front View

<4——— stamp: 124.82

1)124.7

2)124.7

3)12438

4)124.8

Cross-Section

GE Rep

Customer Rep
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MEJOR ENERGIA

Determinacién de Error Promedio de Totalizadores Volumetricos de Diésel Sappel y Divisor de Flujo de unidades TG1 y TG2

Gasto TG1 Totalizador Error Error Gasto TG2 Totalizador Error Error
Ll Aforo Estanque Sappel TG1 Dlvi=cqd=Einio Estanque - Sappel Estanque- Divisor mevo20le Aforo Estanque Sappel TG2 Divisogceiio Estanque - Sappel Estanque- Divisor
26 310,0 310 309 0,0% 0,3% 26
31 308,0 313 315 -1,5% -2,2% 31
junio-2016 TG1 Sappel TG1 Divisor de Flujo Error Error junio-2016 TG2 Sappel TG2 Divisor de Flujo Error Error
07 297,0 301 307 -1,4% -3,3%
08 301,0 306 308 -1,6% -2,3%
21 3834 381 377 0,7% 1.7% 21 414,6 412 425 0,7% -2,4%
julio-2016 TG1 Sappel TG1 Divisor de Flujo Error Error julio-2016 TG2 Sappel TG2 Divisor de Flujo Error Error
04 633,7 627 623 1.1% 1.7% 04 640,0 633 625 1,1% 2,4%
05 7671 742 770 3,5% -0,4% 05 713.9 690 694 3,5% 2,9%
06 687.,6 702 706 -2,0% -2,6% 06 687,4 702 705 -2,0% -2,5%
07 718,8 715 720 0,5% -0,2% 07 710,2 707 714 0,5% -0,5%
08 654,0 661 661 -1,0% -1,1% 08 629,8 636 639 -1,0% -1,4%
09 572,0 572 569 0,0% 0,5% 09 568,2 568 559 0,0% 1.7%
1" 586,8 593 589 -1,0% -0,4% 1 583,2 589 580 -1,0% 0,5%
13 635,4 626 630 1,6% 0,9% 13 627,2 618 611 1,6% 2,6%
14 682,0 687 679 -0,8% 0,4% 14 594,3 599 602 -0,8% -1,3%
marzo-2017 TG1 Sappel TG1 Divisor de Flujo Error Error marzo-2017 TG2 Sappel TG2 Divisor de Flujo Error Error
07 533,9 534 0,1% -0,9% 07 506,1 0,1% -0,2%
08 2752 274 262 0,4% 5,0% 08 268,4 267 271 0,4% -1,0%
09 285,7 275 281 4,0% 1.7% 09 3143 302 320 4.0% -1,8%
17 148,0 149 151 -0,9% -2,0% 17
21 145,3 146 147 -0,5% -1,2% 21 162,7 164 159 -0,5% 2,3%
22 3731 375 379 -0,5% -1,5% 22 363.9 366 357 -0,5% 1,9%
23 441,6 443 446 -0,3% -1,0% 23 430,4 432 417 -0,3% 3,2%
24 254,1 257 255 -1.2% -0,3% 24 202,9 205 207 -1,2% -2,0%
junio-2017 TG1 Sappel TG1 Divisor de Flujo Error Error junio-2017 TG2 Sappel TG2 Divisor de Flujo Error Error
03 316,0 2,0% 1,6% 03 645,0 1,9% -1,5%
04 666,0 672 669 -0,8% -0,4% 04 627,0 631 637 -0,7% -1,6%
05 826,0 817 807 1.2% 2,4% 05 824,0 815 833 1,1% -1,1%
06 822,0 816 826 0,7% -0,5% 06 822,0 817 829 0,6% -0,8%
09 819,9 804 815 2,0% 0,6% 09 828,0 812 806 2,0% 2,7%
12 596,0 574 568 3.9% 4,9% 12 600,1 578 590 3,9% 1.7%
13 521,8 541 543 -3,6% -3,9% 13 567.,4 588 581 -3,6% -2,3%
14 14 367,0 364 370 0,9% -0,8%
15 494,3 492 500 0,6% -1,1% 15 525,7 523 533 0,6% -1,4%
16 314,6 314 307 0,2% 2,5% 16 326,4 326 313 0,2% 4.3%
19 19 506,0 501 516 1,0% -1,9%
20 439,6 438 437 0,3% 0,6% 20 462,4 461 472 0,3% -2,0%
Numero de muestras 30 Numero de muestras 31
Error Promedio 0,29% 0,17% Error Promedio 0,31% -0,19%

Comentarios

= Las muestras corresponden a dias en que se operd con diesel
= Se obtuvieron de informes diarios de operacion

= Dias 26y 31 de mayo 2016 solo en operacién TG1

= Dias 07 y 08 de junio 2016 solo en operacion TG2

= Dia 17 de marzo 2017 solo en operacion TG1

= Dias 14y 19 de junio-2017 solo en operacién TG2
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OIL TEST INTERNACIONAL

I Ref: griGT10-1149

FECHA DE CALIBRACION: 28-Oct-2016 FECHA DE EMISION: 30-Oct-2016 Tanque # : 30-T-101
PROPIETARIA: Central Termoelectrica Candelaria, Colbun, S. A.

TIPO DE TANQUE: Vertical
PRODUCTO: Diesel Oil Tabla para Sonda Altura de Ref. Altura de Ref. 9,475

ESQUEMA DE MEDICION

Volumen 2123.56 m3 1]\

Volumen 2123.56 m3

O OAPRLLIKAK2
0082 % 008, 0070 0 0. 9%
‘Q‘QQ “.

T3 0:0‘%%0,0.:.0’00,0
A RERRREARGLRLIR
SRS
i B

8 ”Q‘.:’,; Punto de descarga :’Q’Q’.’ "””0’.".”"‘."":"

3 T TR R R IIRRRES Tunto o
S B ESERRE
2508 SRR "%&0‘000’0’0’00 %

R BRI IRARLIRKS

Volumen 88.57 m3

Punto de Medicion

EDUARDO BERRIOS SOBARZO
OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE SA
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OIL TEST INTERNACIONAL

Santiago, 21 de Noviembre 2016

METODOLOGIA APLICADA

La metodologia aplicada para la calibracidn, correspondié a la descrita en el Método API /
2550, MPMS 2.2A / 2.2B. de acuerdo a este se realizaron mediciones con estacion total marca
Sokkia Set 5, con rebote directamente en el contorno interior del estanque, estos puntos
fueron llevados directamente al Autocad Civil 3D para modelar la superficie del contorno y del
piso, generando una superficie de piso a partir del punto de referencia donde toca la cinta de
medicidn. Al ser un piso cdnico ascendente, el volumen va aumentando a medida que sube en
altura hasta llegar al punto mas alto del piso desde donde aumenta de manera homogénea
hacia la parte superior del estanque.

Las mediciones del contorno fueron realizadas por anillos y en la junta de las placas, para
verificar el didmetro interior del estanque. A partir de todas las mediciones obtenidas, se
generd la tabla de calibracién.

Saluda atentamente a usted,

Eduardo Berrios S.
Gerente Sector Hidrocarburos
Oil Test Internacional de Chile SA

A Company ISO 9001 : 2008 Certified by ABS —QE with certificate # : 39144
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— Laser
LaluzRentA

Cliente:

Rut:

Telefono:

Direccion:

Fecha de calibracion:

Instrumento:
Modelo:
Serie:

AUMENTO:
PRECISION :

CAMPO VISUAL:
MEDICION 01 PRISMA :

MEDICION MODO LASER:

PRECISION:

CODICIONES Y FECHAS

Procedimiento

Fecha

Certificado patron Dictuc
Certificado seglin norma

Temperatura
Humedad

Murcia 4425 — san Miguel .fono:(56-2) 5535156 / (+56-9) 71208996. Santiago-chile

; mﬁmﬁgfg
DICTEC

CERTIFICADO DE CALIBRACION

Patricio Alejandro Lorca Vera
15.532.794-4

9-89694947

pasaje patria vieja 43, el monte
25 de octubre de 2016

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

ESTACIOn TOTAL MARCA SOKKIA
SETS550RX
117741

ESPECIFICACIONES TECNICAS

30X

5

1°30°

4.000 mts

400 mts

+- (3 mm +2 ppm X D) mm

I/GE-07
Segun Norma ISO 17.123-4
25 de octubre de 2016

N°1232551 ( comparaciones Reglas gra

NCH 2451. OF 1999
25°C
36 % Humedad retaliva

1ISO9001:2008
www.laserlaluzrenta.cl

CTF-N°0171

www.laserlaluzrenta.cl - email: serviciotecnicolaserl.aluz@gmail.com
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Laser ‘
Lalquent/'\ b BicriL

1S09001:2008

www.laserlaluzrenta.cl
25 de octubre de 2016

CTF-N°0171

Condiciones de calibracién

Instrumento Patron: colimador universal

Marca/Modelo: fukuda , Estructura metalica/DP 550-2 N°803
Rango (precisién:+/- 5¢cc ( segundos centesimales )

Rango de operaciéon: enfoque minimo 2 m, 10 m e infinito
Error maximo permitido: +/- 5cc ( segundos centesimales )

METODO DE AJUSTE

El equipo se ajusto usando el método indicado en la norma 17123-4 por lo cual se utilizaron dos
miras situadas a 45,344m. entre si, con bases a 36,821m y 22,553m. respecto de una de las miras

Los ajustes a las lecturas en distancias son realizadas mediantes el método de la constante aditiva.

METODO DE CALIBRACION

Los ajustes de compensador , reticulo, alineacién y ajuste mecénico .son efectuados con la ayuda
de un colimador de cufia dptica el cual contiene 2 reticulos simulando distancias de 2 m e infinito

TRAZABILIDAD

Controlado con estacion total marca trimble modelo M3 serie: 131921
Nivel circular: menor a 60°

Plano horizontal: menora 5’

Enfoque minimo y mdximo : 2 mts. Al infinito

Error de compensador: menor a 20”

Murcia 4425- san miguel. Fono: (56-2) 5535156/ (+56-9) 71208996 , Santiago- chile
vww.laserlaluzrenta.cl - email: serviciotecnicolaser.laluz@gmail.com

Diaina 2?2 da ?
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LaluzRentA

Analisis Lectura Angular

Laser g E-mail: serviciotecnicolaser laluz@gmail.com

lﬂsﬂﬂlllllrﬂllll l:l

FONOS RECALIBRACION 225535155 + Cel.: +569 71208996

Lecturas angulares:
Enfoque infinito Inferior Frontal Superior Enfoque infinito frontal Opuesto
Angulo Vertical ref. 130,0643 100,0006 65,5345 Angulo hz ref. 0,0000 200,0014
Lectura directa 130,0642 99,9990 65,5346 Lectura directa 0,0000 200,0014
LecturaTransito 269,9372 300,0004 334,4666 LecturaTransito 199,9994 0,0014
Lectura Promedio 130,0635 99,9993 65,5340 Lectura Promedio -0,0003 200,0014
Cierre Angular {cc) -0,0007 0,0003 -0,0006 Cierre Angular {cc) -0,0003 0,0000
Error Angular (cc) 0,0005 n/a -0,0008 n/a - n/a
Error Vertical Prom. 0,0007 Error Hz Prom. 0,0003
Calibracidn aceptable si:

Error vertical promedio

Fono: 71208 _

Rut 12.

PAGINA 155/262




OIL TEST INTERNACIONAL

Ref: ori6T10-1149

FECHA DE CALIBRACION: 28-0Oct-2016 FECHA DE EMISION: 30-Oct-2016 Tanque # : 30-T-101
PROPIETARIA: Central Termoelectrica Candelaria, Colbun, S. A.

TIPO DE TANQUE: Vertical
PRODUCTO: Diesel Oil Tabla para Sonda Altura de Ref. Altura de Ref. 9,475

Met. Cubicos | cm | Met. Cubicos | cm | Met. Cubicos cm | Met. Cubicos] cm | Met. Cubicos| cm | Met. Cubicos] cm | Met. Cubicos| cm Met. Cubicos

o
3

1,840 60 175,801 120 | 360,084 180 544,367 240 728,650 300 | 912,933 | 360| 1.097,216 | 420 | 1.281,499
4,266 61 178,872 121 363,155 181 547,438 241 731,721 301 916,004 | 361 1.100,287 | 421 1.284,570
6,693 62 181,944 122 | 366,227 182 550,510 242 734,793 302 919,076 | 362 1.103,359 | 422 | 1.287,642
9,119 63 185,015 123 | 369,298 183 553,581 243 737,864 303 922,147 | 363 ] 1.106,430 | 423 | 1.290,713
11,545 64 188,086 124 | 372,369 184 556,652 244 740,936 304 925,219 | 364 | 1.109,502 | 424 | 1.293,785
13,971 65 191,158 125 | 375,441 185 559,724 245 744,007 305 928,290 | 365 1.112,573 | 425 | 1.296,856
16,938 66 194,229 126 | 378,512 186 562,795 246 747,078 306 931,361 | 366 | 1.115,644 | 426 | 1.299,927
18,824 67 197,301 127 | 381,584 187 565,867 247 750,150 307 934,433 | 367 | 1.118,716 | 427 | 1.302,999
21,250 68 200,372 128 | 384,655 188 568,938 248 753,221 308 937,504 | 368 | 1.121,787 | 428 | 1.306,070
23,676 69 203,443 129 | 387,726 189 572,009 249 756,292 309 940,575 | 369 1.124,859 | 429 | 1.309,142
10 26,103 70 206,515 | 130 | 390,798 190 575,081 250 759,364 310 943,647 | 370 | 1.127,930 | 430 | 1.312,213
1" 28,529 71 209,586 131 393,869 191 578,152 251 762,435 311 946,718 | 371 ] 1.131,001 | 431 1.315,284
12 30,955 72 212,657 132 ] 396,941 192 581,224 252 765,507 312 949,790 | 372 1.134,073 | 432 | 1.318,356
13 33,381 73 215,729 133 | 400,012 193 584,295 253 768,578 313 952,861 | 373 | 1.137,144 | 433 | 1.321,427
14 35,808 74 218,800 134 ] 403,083 194 587,366 254 771,649 314 955,932 | 374 | 1.140,215 | 434 | 1.324,498
15 38,234 75 221,872 135 | 406,155 195 590,438 255 774,721 315 959,004 | 375 1.143,287 | 435 | 1.327,570
16 40,660 76 224,943 136 | 409,226 196 593,509 256 777,792 316 962,075 | 376 | 1.146,358 | 436 | 1.330,641
17 43,731 77 228,014 137 | 412,297 197 596,580 257 780,864 317 965,147 | 377 | 1.149,430 | 437 | 1.333,713
18 46,803 78 231,086 138 | 415,369 198 599,652 258 783,935 318 968,218 | 378 ] 1.152,501 | 438 | 1.336,784
19 49,874 79 234,157 139 | 418,440 199 602,723 259 787,006 319 971,289 | 379 1.155,572 | 439 | 1.339,855
20 52,946 80 237,229 140 | 421,512 200 605,795 260 790,078 320 974,361 | 380 | 1.158,644 | 440 | 1.342,927
21 56,017 81 240,300 141 424,583 201 608,866 261 793,149 321 977,432 | 381 1.161,715 | 441 1.345,998
22 59,088 82 243,371 142 | 427,654 202 611,937 262 796,220 322 980,503 | 382 ] 1.164,787 | 442 | 1.349,070
23 62,160 83 246,443 143 | 430,726 203 615,009 263 799,292 323 983,575 | 383 | 1.167,858 | 443 | 1.352,141
24 65,231 84 249,514 144 | 433,797 204 618,080 264 802,363 324 986,646 | 384 ] 1.170,929 | 444 | 1.355,212
25 68,302 85 252,585 145 | 436,869 205 621,152 265 805,435 325 989,718 | 385] 1.174,001 | 445 | 1.358,284
26 71,374 86 255,657 146 | 439,940 206 624,223 266 808,506 326 992,789 | 386 1.177,072 | 446 | 1.361,355
27 74,445 87 258,728 147 | 443,011 207 627,294 267 811,577 327 995,860 | 387 | 1.180,143 | 447 | 1.364,426
28 77,517 88 261,800 148 | 446,083 208 630,366 268 814,649 328 998,932 | 388 | 1.183,215 | 448 | 1.367,498
29 80,588 89 264,871 149 | 449,154 209 633,437 269 817,720 329 | 1.002,003 | 389 | 1.186,286 | 449 | 1.370,569
30 83,659 90 267,942 150 | 452,225 210 636,508 270 820,792 330 | 1.005,075 | 390 | 1.189,358 | 450 | 1.373,641
31 86,731 91 271,014 151 455,297 211 639,580 271 823,863 331 | 1.008,146 | 391 | 1.192,429 | 451 1.376,712
32 89,802 92 274,085 152 | 458,368 212 642,651 272 826,934 332 | 1.011,217 | 392 | 1.195,500 | 452 | 1.379,783
33 92,874 93 277,157 153 | 461,440 213 645,723 273 830,006 333 | 1.014,289 | 393 | 1.198,572 | 453 | 1.382,855
34 95,945 94 280,228 154 | 464,511 214 648,794 274 833,077 334 | 1.017,360 | 394 | 1.201,643 | 454 | 1.385,926
35 99,016 95 283,299 155 | 467,582 215 651,865 275 836,148 335 | 1.020,431 | 395 | 1.204,715 | 455 | 1.388,998
36 102,088 96 286,371 156 | 470,654 216 654,937 276 839,220 336 | 1.023,503 | 396 | 1.207,786 | 456 | 1.392,069
37 105,159 97 289,442 157 | 473,725 217 658,008 277 842,291 337 | 1.026,574 | 397 | 1.210,857 | 457 | 1.395,140
38 108,230 98 292,513 158 | 476,797 218 661,080 278 845,363 338 | 1.029,646 | 398 | 1.213,929 | 458 | 1.398,212
39 111,302 99 295,585 159 | 479,868 219 664,151 279 848,434 339 | 1.032,717 | 399 | 1.217,000 | 459 | 1.401,283
40 114,373 100 | 298,656 160 | 482,939 220 667,222 280 851,505 340 | 1.035,788 | 400 | 1.220,071 | 460 | 1.404,354
41 117,445 101 301,728 161 486,011 221 670,294 281 854,577 341 | 1.038,860 | 401 | 1.223,143 | 461
42 120,516 102 | 304,799 162 | 489,082 222 673,365 282 857,648 342 | 1.041,931 | 402 | 1.226,214 | 462
43 123,587 103 | 307,870 163 | 492,153 223 676,436 283 860,720 343 | 1.045,003 | 403 | 1.229,286 | 463
44 126,659 104 | 310,942 164 | 495,225 224 679,508 284 863,791 344 | 1.048,074 | 404 | 1.232,357 | 464
45 129,730 105 ]| 314,013 165 | 498,296 225 682,579 285 866,862 345 | 1.051,145 | 405 | 1.235,428 | 465
46 132,802 106 | 317,085 166 | 501,368 226 685,651 286 869,934 346 | 1.054,217 | 406 | 1.238,500 | 466
47 135,873 107 | 320,156 167 | 504,439 227 688,722 287 873,005 347 | 1.057,288 | 407 | 1.241,571 | 467
48 138,944 108 | 323,227 168 | 507,510 228 691,793 288 876,076 348 | 1.060,359 | 408 | 1.244,642 | 468
49 142,016 109 | 326,299 169 | 510,582 229 694,865 289 879,148 349 | 1.063,431 | 409 | 1.247,714 DECIMAS

©CoOoO~NOOOPWN-O

50 145,087 110 329,370 170 513,653 230 697,936 290 882,219 350 | 1.066,502 | 410 | 1.250,785 1 0,307
51 148,158 111 332,441 171 516,725 231 701,008 291 885,291 351 | 1.069,574 | 411 | 1.253,857 2 0,614
52 151,230 112 335,513 172 519,796 232 704,079 292 888,362 352 | 1.072,645 | 412 | 1.256,928 3 0,921
53 154,301 113 338,584 173 522,867 233 707,150 293 891,433 353 | 1.075,716 | 413 | 1.259,999 4 1,229
54 157,373 114 341,656 174 525,939 234 710,222 294 894,505 354 | 1.078,788 | 414 | 1.263,071 5 1,536
55 160,444 115 344,727 175 529,010 235 713,293 295 897,576 355 | 1.081,859 | 415 | 1.266,142 6 1,843
56 163,515 116 347,798 176 532,081 236 716,364 296 900,647 356 | 1.084,931 | 416 | 1.269,214 7 2,150
57 166,587 117 350,870 177 535,153 237 719,436 297 903,719 357 | 1.088,002 | 417 | 1.272,285 8 2,457
58 169,658 118 353,941 178 538,224 238 722,507 298 906,790 358 | 1.091,073 | 418 | 1.275,356 9 2,764
59 172,730 119 357,013 179 541,296 239 725,579 299 909,862 359 | 1.094,145 ]| 419 | 1.278,428 10 3,071

NOTA Tanque Medido y calculado de acuerdo al Método API / 2550, MPMS 2.2A / 2.2B Temperatura de operacion del metal 65,0 ° Farenheit

NOTA Punto de medicion localizado a 0,765 Metros de la pared del tanque

NOTA Diametro Nominal: 19,78 Largo Nominal: 8,40 Metros NOTA Tabla de decimas utilizable a partir de 0.16 m por fondo cénico ascendente

Eduardo Berrios Sobarzo
OIL TEST INTERNACIONAL
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OIL TEST INTERNACIONAL

Ref: ori6T10-1149

FECHA DE CALIBRACION: 28-0Oct-2016 FECHA DE EMISION: 30-Oct-2016 Tanque # : 30-T-101
PROPIETARIA: Central Termoelectrica Candelaria, Colbun, S. A.

TIPO DE TANQUE: Vertical
PRODUCTO: Diesel Oil Tabla para Sonda Altura de Ref. Altura de Ref. 9,475

NOTA Ninguna correccion de ningun tipo puede realizarse a esta tabla.
Cent. | Met. Cubicos | Cent. | Met. Cubicos ] Cent. | Met. Cubicos | Cent. | Met. Cubicos| Cent. | Met. Cubicos | Cent. | Met. Cubicos] Cent. | Met. Cubicos | Cent. | Met. Cubicos
460 | 1.404,354 | 520 | 1.588,637 | 580 | 1.772,921 640 | 1.957,204 | 700 | 2.141,487 | 760 | 2.325,770 | 820 2.510,053 | 880
461 1.407,426 | 521 | 1.591,709 | 581 | 1.775,992 | 641 1.960,275 | 701 2.144,558 | 761 | 2.328,841 | 821 | 2.513,124 | 881
462 | 1.410,497 | 522 | 1.594,780 | 582 | 1.779,063 | 642 | 1.963,346 | 702 | 2.147,629 | 762 | 2.331,912 | 822 | 2.516,195 | 882
463 | 1.413,569 | 523 | 1.597,852 | 583 | 1.782,135 | 643 | 1.966,418 | 703 | 2.150,701 763 | 2.334,984 | 823 | 2.519,267 | 883
464 | 1.416,640 | 524 | 1.600,923 | 584 | 1.785,206 | 644 | 1.969,489 | 704 | 2.153,772 | 764 | 2.338,055 | 824 | 2.522,338 | 884
4651 1.419,711 | 525 | 1.603,994 | 585 | 1.788,277 | 645 | 1.972,560 | 705 | 2.156,844 | 765 | 2.341,127 | 825 | 2.525,410 | 885
466 | 1.422,783 | 526 | 1.607,066 | 586 | 1.791,349 | 646 | 1.975,632 | 706 | 2.159,915 | 766 | 2.344,198 | 826 | 2.528,481 | 886
467 | 1.425,854 | 527 | 1.610,137 | 587 | 1.794,420 | 647 | 1.978,703 | 707 | 2.162,986 | 767 | 2.347,269 | 827 | 2.531,552 | 887
468 | 1.428,926 | 528 | 1.613,209 | 588 | 1.797,492 | 648 | 1.981,775 | 708 | 2.166,058 | 768 | 2.350,341 | 828 | 2.534,624 | 888
469 | 1.431,997 | 529 | 1.616,280 | 589 | 1.800,563 | 649 | 1.984,846 | 709 | 2.169,129 | 769 | 2.353,412 | 829 | 2.537,695 | 889
470 | 1.435,068 | 530 | 1.619,351 | 590 | 1.803,634 | 650 | 1.987,917 | 710 | 2.172,200 | 770 | 2.356,483 | 830 | 2.540,767 | 890
471 1.438,140 | 531 | 1.622,423 | 591 | 1.806,706 | 651 1.990,989 | 711 2.175,272 | 771 | 2.359,555 | 831 | 2.543,838 | 891
472 1 1.441,211 | 532 | 1.625,494 | 592 | 1.809,777 | 652 | 1.994,060 | 712 | 2.178,343 | 772 | 2.362,626 | 832 | 2.546,909 | 892
473 | 1.444,282 | 533 | 1.628,565 | 593 | 1.812,849 | 653 | 1.997,132 | 713 | 2.181,415 | 773 | 2.365,698 | 833 | 2.549,981 | 893
474 1 1.447,354 | 534 | 1.631,637 | 594 | 1.815,920 | 654 | 2.000,203 | 714 | 2.184,486 | 774 | 2.368,769 | 834 | 2.553,052 | 894
4751 1.450,425 | 535 | 1.634,708 | 595 | 1.818,991 655 | 2.003,274 | 715 | 2.187,557 | 775 | 2.371,840 | 835 2.556,123 | 895
476 | 1.453,497 | 536 | 1.637,780 | 596 | 1.822,063 | 656 | 2.006,346 | 716 | 2.190,629 | 776 | 2.374,912 | 836 | 2.559,195 | 896
477 | 1.456,568 | 537 | 1.640,851 | 597 | 1.825,134 | 657 | 2.009,417 | 717 | 2.193,700 | 777 | 2.377,983 | 837 | 2.562,266 | 897
478 | 1.459,639 | 538 | 1.643,922 | 598 | 1.828,205 | 658 | 2.012,488 | 718 | 2.196,772 | 778 | 2.381,055 | 838 | 2.565,338 | 898
479 1 1.462,711 | 539 | 1.646,994 | 599 | 1.831,277 | 659 | 2.015,560 | 719 | 2.199,843 | 779 | 2.384,126 | 839 | 2.568,409 | 899
480 | 1.465,782 | 540 | 1.650,065 | 600 | 1.834,348 | 660 | 2.018,631 | 720 | 2.202,914 | 780 | 2.387,197 | 840 | 2.571,480 | 900

481 1.468,854 | 541 | 1.653,137 | 601 | 1.837,420 | 661 2.021,703 | 721 2.205,986 | 781 | 2.390,269 | 841 901

482 1 1.471,925 | 542 | 1.656,208 | 602 | 1.840,491 662 | 2.024,774 | 722 | 2.209,057 | 782 | 2.393,340 | 842 902

483 | 1.474,996 | 543 | 1.659,279 | 603 | 1.843,562 | 663 | 2.027,845 | 723 | 2.212,128 | 783 | 2.396,411 | 843 903

484 1 1.478,068 | 544 | 1.662,351 | 604 | 1.846,634 | 664 | 2.030,917 | 724 | 2.215,200 | 784 | 2.399,483 | 844 904

485 | 1.481,139 | 545 | 1.665,422 | 605 | 1.849,705 | 665 | 2.033,988 | 725 | 2.218,271 785 | 2.402,554 | 845 905

486 | 1.484,210 | 546 | 1.668,493 | 606 | 1.852,777 | 666 | 2.037,060 | 726 | 2.221,343 | 786 | 2.405,626 | 846 906

487 | 1.487,282 | 547 | 1.671,565 | 607 | 1.855,848 | 667 | 2.040,131 727 | 2.224,414 | 787 | 2.408,697 | 847 907

488 | 1.490,353 | 548 | 1.674,636 | 608 | 1.858,919 | 668 | 2.043,202 | 728 | 2.227,485 | 788 | 2.411,768 | 848 908

489 | 1.493,425 | 549 | 1.677,708 | 609 | 1.861,991 669 | 2.046,274 | 729 | 2.230,557 | 789 | 2.414,840 | 849 909

490 | 1.496,496 | 550 | 1.680,779 | 610 | 1.865,062 670 | 2.049,345 | 730 | 2.233,628 | 790 | 2.417,911 | 850 910

491 1.499,567 | 551 | 1.683,850 | 611 | 1.868,133 | 671 2.052,416 | 731 2.236,700 | 791 | 2.420,983 | 851 911

4921 1.502,639 | 552 | 1.686,922 | 612 | 1.871,205 | 672 | 2.055,488 | 732 | 2.239,771 792 | 2.424,054 | 852 912

493 | 1.505,710 | 553 | 1.689,993 | 613 | 1.874,276 | 673 | 2.058,559 | 733 | 2.242,842 | 793 | 2.427,125 ] 853 913

494 1 1.508,782 | 554 | 1.693,065 | 614 | 1.877,348 | 674 | 2.061,631 734 | 2.245,914 | 794 | 2.430,197 | 854 914

4951 1.511,853 | 555 | 1.696,136 | 615 | 1.880,419 | 675 | 2.064,702 | 735 | 2.248,985 | 795 | 2.433,268 | 855 915

496 | 1.514,924 | 556 | 1.699,207 | 616 | 1.883,490 | 676 | 2.067,773 | 736 | 2.252,056 | 796 | 2.436,339 | 856 916

497 | 1.517,996 | 557 | 1.702,279 | 617 | 1.886,562 | 677 | 2.070,845 | 737 | 2.255,128 | 797 | 2.439,411 | 857 917

498 | 1.521,067 | 558 | 1.705,350 | 618 | 1.889,633 | 678 | 2.073,916 | 738 | 2.258,199 | 798 | 2.442,482 | 858 918

499 | 1.524,138 | 559 | 1.708,421 | 619 | 1.892,705 | 679 | 2.076,988 | 739 | 2.261,271 799 | 2.445,554 | 859 919

500 | 1.527,210 | 560 | 1.711,493 | 620 | 1.895,776 680 | 2.080,059 | 740 | 2.264,342 | 800 | 2.448,625 | 860 920

501 1.530,281 561 ] 1.714,564 | 621 | 1.898,847 | 681 2.083,130 | 741 2.267,413 | 801 | 2.451,696 | 861 921

502 | 1.533,353 | 562 | 1.717,636 | 622 | 1.901,919 | 682 | 2.086,202 | 742 | 2.270,485 | 802 | 2.454,768 | 862 922

503 | 1.536,424 | 563 | 1.720,707 | 623 | 1.904,990 | 683 | 2.089,273 | 743 | 2.273,556 | 803 | 2.457,839 | 863 923

504 | 1.539,495 | 564 | 1.723,778 | 624 | 1.908,061 684 | 2.092,344 | 744 | 2.276,627 | 804 | 2.460,911 | 864 924

505 | 1.542,567 | 565 | 1.726,850 | 625 | 1.911,133 | 685 | 2.095,416 | 745 | 2.279,699 | 805 | 2.463,982 | 865 925

506 | 1.545,638 | 566 | 1.729,921 | 626 | 1.914,204 | 686 | 2.098,487 | 746 | 2.282,770 | 806 | 2.467,053 | 866 926

507 | 1.548,710 | 567 | 1.732,993 | 627 | 1.917,276 | 687 | 2.101,559 | 747 | 2.285,842 | 807 | 2.470,125 | 867 927

508 | 1.551,781 568 | 1.736,064 | 628 | 1.920,347 | 688 | 2.104,630 | 748 | 2.288,913 | 808 | 2.473,196 | 868 928

509 | 1.554,852 | 569 | 1.739,135 | 629 | 1.923,418 | 689 | 2.107,701 749 | 2.291,984 | 809 | 2.476,267 | 869 DECIMAS
510 | 1.557,924 | 570 | 1.742,207 | 630 | 1.926,490 690 | 2.110,773 | 750 | 2.295,056 | 810 | 2.479,339 | 870 1 0,307
511 1.560,995 | 571 | 1.745,278 | 631 | 1.929,561 691 2.113,844 | 751 2.298,127 | 811 | 2.482,410 | 871 2 0,614
512 | 1.564,066 | 572 ] 1.748,349 | 632 | 1.932,632 | 692 | 2.116,916 | 752 | 2.301,199 | 812 | 2.485,482 | 872 3 0,921
513 | 1.567,138 | 573 | 1.751,421 | 633 | 1.935,704 | 693 | 2.119,987 | 753 | 2.304,270 | 813 | 2.488,553 | 873 4 1,229
514 | 1.570,209 | 574 | 1.754,492 | 634 | 1.938,775 | 694 | 2.123,058 | 754 | 2.307,341 814 | 2.491,624 | 874 5 1,536
5151 1.573,281 575 1.757,564 | 635 | 1.941,847 | 695 | 2.126,130 | 755 | 2.310,413 | 815 | 2.494,696 | 875 6 1,843
516 | 1.576,352 | 576 | 1.760,635 | 636 | 1.944,918 | 696 | 2.129,201 756 | 2.313,484 | 816 | 2.497,767 | 876 7 2,150
517 | 1.579,423 | 577 | 1.763,706 | 637 | 1.947,989 | 697 | 2.132,272 | 757 | 2.316,555 | 817 | 2.500,839 | 877 8 2,457
518 | 1.582,495 | 578 | 1.766,778 | 638 | 1.951,061 698 | 2.135,344 | 758 | 2.319,627 | 818 | 2.503,910 | 878 9 2,764
519 ] 1.585,566 | 579 | 1.769,849 | 639 | 1.954,132 | 699 | 2.138,415 | 759 | 2.322,698 | 819 | 2.506,981 | 879 10 3,071
NOTA Tanque Medido y calculado de acuerdo al Método API / 2550, MPMS 2.2A / 2.2B Temperatura de operacion del metal 65,0 ° Fareheit
NOTA Punto de medicion localizado a 0,765 Metros de la pared del tanque

NOTA Diametro Nominal: 19,78 Largo Nominal: 8,40 Metros NOTA Tabla de decimas utilizable a partir de 0.16 m por fondo cénico ascendente

Eduardo Berrios Sobarzo

OIL TEST INTERNACIONAL .
PAGINA 157/262



FT-LAB-7.8c

TECNORED.

CERTIFICADO DE EXACTITUD

LABORATORIO DE TECNORED S.A.

MEDIDORES DE ENERGIA ELECTRICA

FOLIO: 502627
ANTECEDENTES DEL CLIENTE RESULTADOS DE LA COMPONENTE
N° / Fecha de Solicitud : Correo / 30/05/2019 ACTIVA
Fecha Calibracion : 30/05/2019 Componente Activa [ Componente Activa
Medidor : 10N 8600 Directa Reversa
ﬂ;gltaecién : Tecnored SA. N [ Fase | Cte.% | Factor | Error (%) Nol;'r:a'tg] %) Error(%) NoLr:::;t(i %
Subestacion 1| 123 | 100 1 -0,044 + 0.2 -0,042 + 0.2
2| 123 | 100 05 -0,034 + 03 -0,062 + 03
ANTECEDENTES DEL MEDIDOR 3]1123| 10 1 -0,066 + 02 -0,056 + 02
Marca : Schneider Electric 4(123] 10 0,5 -0,112 + 03 -0,089 + 03
Modelo : P8600A4COH5EOBOB 5 1 100 1 -0,064 + 03 -0,016 + 0,3
No de Serie : PT-1106B209-01 6 2 100 1 -0,058 + 03 -0,098 + 0,3
Estado : En Servicio 7 3 100 1 -0,049 + 03 -0,033 + 03
Afio Fabricacion 1 2011 8 1 100 0,5 0,050 + 04 -0,062 + 04
Clase Exactitud (%) 00,2 91 2 100 0,5 -0,088 + 04 -0,002 + 04
Constante Med. o1 10| 3 100 0,5 -0,009 + 04 -0,043 + 04
PATRON DE CALIBRACION
Marca : Clou RESULTADOS DE LA COMPONENTE
Modelo : CI3115 REACTIVA
N° Serie ;20171801 Componente Reactiva | Componente Reactiva
Clase de Exactitud 1 0,05 Directa Reversa
Trazabilidad : SCM-CNAS L0730 Limite Limite
CONDICIONES DE MEDIDA N | Fase | Cte.% | Factor | Error (%) Norma (%) Error(%) Norma (%)
Lugar de Calibracion : Laboratorio Tecnored 11123 | 100 1 -0,032 + 20 -0,014 + 20
Tipo de Medida : W,ESTRELLA/ACTIVO 2| 123 | 100 0,5 -0,011 + 20 -0,008 + 2,0
Tension Aplicada 1 635 V) 31123 | 10 1 -0,067 + 20 -0,035 + 20
Corriente Nominal 15 (A) 41123| 10 0,5 -0,051 + 20 0,016 + 20
N° de Elementos 03 5|1 1 100 1 -0,010 + 30 -0,010 + 30
Método Calibracion : Comparacion Directa 6| 2 100 1 -0,022 + 30 -0,030 + 30
Frecuencia (Hz) 1 50 (HZ) 71 3 100 1 -0,062 + 30 -0,026 + 30
Temperatura (C°) 1212 8| 1 100 0,5 0,025 + 30 -0,040 + 30
Humedad (%) 1 479 9| 2 100 0,5 -0,015 + 30 -0,049 + 30
Calibrador . M.Pifiones 10 3 100 0,5 -0,024 + 30 0,039 + 30

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Los errores encontrados cumplen con la Normativa Vigente IEC 62053-22 (ITEM 8.1). Tecnored S.A., declina toda responsabilidad por el uso
indebido que se hicieran de este certificado. Este documento no puede ser reproducido en forma parcial.

Jaime Eduardo Garcia Collao

Jefe Area Laboratorio y Medidas

TECNORED S.A.

Cerro El Plomo 3819 Barrio Industrial Curauma, Valparaiso
Fono: 56-32-2452580 fax: 56-32-2452571
www.tecnored.cl ventas@tecnored.cl
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CB201809000005

‘ CERTIFICADO DE EXACTITUD DEL MEDIDOR
IDENTIFICACION DEL CLIENTE Marca SCHNEIDER ELECTRIC
Nombre COLBUN Tipo ION 7650
Sub Estacion CANDELARIA Numero de Serie PJ-0911A489-02
PATRON DE REFERENCIA Ubicacion GENERADOR 2
Consola MTE PTS 3.3C N° Serie 35111 Clase de Exactitud 0,2
Clase de Exactitud +-0,05 Estado ACTIVO

CONDICIONES DE LA MEDIDA

Tipo de Medida ESTRELLA Constante Medidor 1,8 [Wh/Imp]

Tension Aplicada 3 x 66.4 (115)[V] 50 [Hz] Temperatura AMBIENTE

Corriente Nominal 3 X 5(10) [A] N°de Elementos 3E - 4H

RESULTADOS DE LA VERIFICACION Conexion DIRECTA

Componente Activa Componente Reactiva
Ne Fase || Cte. [%] | Factor || Error Limite Ne Fase | Cte. [%] | Factor | Error Limite

[%] Norma [%] [%] Norma [%]

1 123 100 1,0 -0,078 +/- 0,2 1 123 100 1,0 -0,07 +/- 2,0
2 123 100 0,5 -0,099 +/-0,3 2 123 100 0,5 -0,045 +/- 2,0
3 123 10 1,0 -0,09 +/- 0,2 3 123 10 1,0 -0,079 +/-2,0
4 1 100 1,0 -0,077 +/- 0,3 4 1 100 1,0 -0,094 +/- 3,0
5 2 100 1,0 -0,065 +/-0,3 5 2 100 1,0 -0,034 +/- 3,0
6 3 100 1,0 -0,077 +/- 0,3 6 3 100 1,0 -0,062 +/- 3,0
7 1 100 0,5 -0,102 +/-0,4 7 1 100 0,5 -0,086 +/- 3,0
8 2 100 0,5 -0,118 +/- 0,4 8 2 100 0,5 -0,017 +/- 3,0
9 3 100 0,5 -0,083 +/- 0,4 9 3 100 0,5 -0,019 +/- 3,0

Cumple Clausula 8.1 Norma IEC 62053-22 Clase 0,2 Cumple Clausula 8.1 Norma IEC 62053-23 Clase 2

Energia en Display Tipo de Display ELECTRONICO

CONCLUSIONES

El medidor cumple con la clausula 8.1 de la Norma IEC 62053-22 referente a los limites de error para su clase de
exactitud, en la componente Activa. El
medidor cumple con la clausula 8.1 de la Norma IEC 62053-23 referente a los limites de error para su clase de exactitud,
en la componente Reactiva.

Péagina 1 de 2

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra ensayada y CAM Chile S.A. declina toda
responsabilidad por el uso indebido que se hiciere del presente Certificado.
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INFORME DE VERIFICACION

VESET @
VENTAS ¥ SERVICIOS TECNICOS s\slamzsdafe;l\éeategrada
VERIFICACION Y CORRECCION PRESION
SERVICIO VERIFICACION TERRENO TAG 96AP-1A TG-2
DESCRIPCION TRANSMISOR DE PRESION TG-2 FECHA 13 de junio de 2019
DESCRIPCION CONDICIONES DE PROCESO
MARCA ROSEMOUNT RANGO CALIBRADO 800 / 1200 [mBAR]
MODELO 2088 SALIDA LINEAL 4 - 20 [mA]
TIPO PRESION ABSOLUTA MONTAJE MONTAJE VERTICAL ESTANDAR
N/S 7824321 FLUIDO NO APLICA
RANGO MAXIMO 0 /  2063,415 [mBAR] |DAMPING 0,4
INSTRUMENTOS PATRONES Y OBSERVACIONES
DESCRIPCION / MARCA / MODELO / N°SERIE/ N°- CERTIFICADO POR OBSERVACION

LAZO CORRIENTE / FLUKE / 715/ 9462128 / N° LABC-ME-186VETO

MANOMETRO PRESION / BETA CALIBRATORS / MANOMETRO 2 BAR / 9492012 / N° LABC-PR-1944 VETO
BOMBA NEUMATICA 7 BAR / WIKA / NO APLICA

PRESION ABSOLUTA AMBIENTE

9,692mA, 939,1mBAR.

VALORES PATRONES CONDICIONES ENCONTRADAS CONDICIONES DEJADAS
VALOR PATRON | LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO
% RANGO [mBAR] [mA] ERROR % [MBAR] [mA] ERROR % [MBAR]
0 800 4,008 0,050 800,200 4,008 0,050 800,200
25 900 8,009 0,056 900,225 8,009 0,056 900,225
50 1000 12,009 0,056 1000,225 12,009 0,056 1000,225
75 1100 16,010 0,063 1100,250 16,010 0,063 1100,250
100 1200 20,010 0,063 1200,250 20,010 0,063 1200,250
GRAFICO LINEALIDAD GRAFICO DE ERROR
25,000 + 0,070 ~
20,000 / 0,060 /_//
— 0,050
< =
E 15,000 / % 0,040
10,000 £ 0,030
5 / = 0,020
& 5,000 2
= w 0,010
0,000 0,000
800 900 1000 1100 1200 0 25 50 75 100
Salida en Porcentaje [%)] Toma de Muestra
Lectura Encontrada % Error Encontradal
e = | ectura Dejada e = % Error Dejada
VESET
Ventas y Servicios Técnicos
www.veset.cl
INSTRUMENTISTA
JEAN PEREZ TIMBRE

ACCIONAMIENTOS-CONTROL INDUSTRIAL-INSTRUMENTACION-PROYECTOS E INGENIERIA
Lincoyan 1262 Concepcion.fono 041-2739443

WWW.VESET.CL
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INFORME DE VERIFICACION

VESET @
VENTAS ¥ SERVICIOS TECNICOS s\slamzsdafe;l\éeategrada
VERIFICACION Y CORRECCION PRESION
SERVICIO VERIFICACION TERRENO TAG 96AP-1B TG-2
DESCRIPCION TRANSMISOR DE PRESION TG-2 FECHA 13 de junio de 2019
DESCRIPCION CONDICIONES DE PROCESO
MARCA ROSEMOUNT RANGO CALIBRADO 800 / 1200 [mBAR]
MODELO 2088 SALIDA LINEAL 4 - 20 [mA]
TIPO PRESION ABSOLUTA MONTAJE MONTAJE VERTICAL ESTANDAR
N/S 7824322 FLUIDO NO APLICA
RANGO MAXIMO 0 /  2068,413 [mBAR] |DAMPING 0,4
INSTRUMENTOS PATRONES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCION / MARCA / MODELO / N°SERIE/ N°- CERTIFICADO POR OBSERVACION

LAZO CORRIENTE / FLUKE / 715/ 9462128 / N° LABC-ME-186VETO

MANOMETRO PRESION / BETA CALIBRATORS / MANOMETRO 2 BAR / 9492012 / N° LABC-PR-1944 VETO

BOMBA NEUMATICA 7 BAR / WIKA / NO APLICA

PRESION ABSOLUTA AMBIENTE:
9,655mA, 938,4mBAR.

VALORES PATRONES CONDICIONES ENCONTRADAS CONDICIONES DEJADAS
VALOR PATRON | LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO
% RANGO [mBAR] [mA] ERROR % [MBAR] [mA] ERROR % [MBAR]
0 800 4,008 0,050 800,200 4,008 0,050 800,200
25 900 8,007 0,044 900,175 8,007 0,044 900,175
50 1000 11,995 0,031 999,875 11,995 0,031 999,875
75 1100 16,006 0,038 1100,150 16,006 0,038 1100,150
100 1200 20,007 0,044 1200,175 20,007 0,044 1200,175
GRAFICO LINEALIDAD GRAFICO DE ERROR
25,000 -+ 0,060 ~
20,000 0,050
T / = 0,040 \ -
£, 15,000 g \/
S / T 0,030
© 10,000 °
E / 0 0,020
E 5000 - u% 0,010
0,000 0,000
800 900 1000 1100 1200 25 50 75 100
Salida en Porcentaje [%)] Toma de Muestra
Lectura Encontrada % Error Encontradal
e = | ectura Dejada e = % Error Dejada
VESET
Ventas y Servicios Técnicos
www.veset.cl
INSTRUMENTISTA

JEAN PEREZ

TIMBRE

ACCIONAMIENTOS-CONTROL INDUSTRIAL-INSTRUMENTACION-PROYECTOS E INGENIERIA
Lincoyan 1262 Concepcion.fono 041-2739443

WWW.VESET.CL
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INFORME DE VERIFICACION

VESET @
VENTAS ¥ SERVICIOS TECNICOS s\slamzsdafe;l\éeategrada
VERIFICACION Y CORRECCION PRESION
SERVICIO VERIFICACION TERRENO TAG 96AP-1C TG-2
DESCRIPCION TRANSMISOR DE PRESION TG-2 FECHA 13 de junio de 2019
DESCRIPCION CONDICIONES DE PROCESO
MARCA ROSEMOUNT RANGO CALIBRADO 800 / 1200 [mBAR]
MODELO 2088 SALIDA LINEAL 4 - 20 [mA]
TIPO PRESION ABSOLUTA MONTAJE MONTAJE VERTICAL ESTANDAR
N/S 7824323 FLUIDO NO APLICA
RANGO MAXIMO 0 /  2063,415 [mBAR] |DAMPING 0,4
INSTRUMENTOS PATRONES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCION / MARCA / MODELO / N°SERIE/ N°- CERTIFICADO POR OBSERVACION

LAZO CORRIENTE / FLUKE / 715/ 9462128 / N° LABC-ME-186VETO

MANOMETRO PRESION / BETA CALIBRATORS / MANOMETRO 2 BAR / 9492012 / N° LABC-PR-1944 VETO
BOMBA NEUMATICA 7 BAR / WIKA / NO APLICA

PRESION ABSOLUTA AMBIENTE:
9,655mA, 938,4mBAR.

VALORES PATRONES CONDICIONES ENCONTRADAS CONDICIONES DEJADAS
VALOR PATRON | LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO
% RANGO [mBAR] [MA] ERROR % [MBAR] [mA] ERROR % [MBAR]
0 800 3,998 0,012 799,950 3,998 0,012 799,950
25 900 7,996 0,025 899,900 7,996 0,025 899,900
50 1000 11,993 0,044 999,825 11,993 0,044 999,825
75 1100 15,995 0,031 1099,875 15,995 0,031 1099,875
100 1200 20,015 0,094 1200,375 20,015 0,094 1200,375
GRAFICO LINEALIDAD GRAFICO DE ERROR
25,000 -+ 0,100 ~
0,090 /
20,000 0,080 /
T / _.0,070 /
S /
E, 15,000 . 0,060 /
= / © 0,050
o Qo
£ 10,000 / g 0,040 ﬁ%
% 0,030 —
§ 5000 > 2 0,020
= 4 0,010 el
0,000 0,000
800 900 1000 1100 1200 0 25 50 75 100
Salida en Porcentaje [%)] Toma de Muestra
Lectura Encontrada % Error Encontradal
e = | ectura Dejada e = % Error Dejada
VESET
Ventas y Servicios Técnicos
www.veset.cl
INSTRUMENTISTA

JEAN PEREZ

TIMBRE

ACCIONAMIENTOS-CONTROL INDUSTRIAL-INSTRUMENTACION-PROYECTOS E INGENIERIA
Lincoyan 1262 Concepcion.fono 041-2739443
WWW.VESET.CL
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INFORME DE VERIFICACION =
VESET @
vexTas v semacios Téchcos gt s
VERIFICACION Y CORRECCION PRESION
SERVICIO VERIFICACION TERRENO TAG 96BD-1 TG-2
DESCRIPCION TRANSMISOR DIFERENCIA DE PRESION TG-2|FECHA 13 de junio de 2019
DESCRIPCION CONDICIONES DE PROCESO
MARCA ROSEMOUNT RANGO CALIBRADO 0 / 138,5 [INH20]
MODELO 1151 SALIDA LINEAL 4 - 20 [mA]
TIPO PRESION DIFERENCIAL MONTAJE MONTAJE VERTICAL ESTANDAR
N/S 1328857 FLUIDO NO APLICA
RANGO MAXIMO 750 /750 [INH20] |DAMPING 0,101
INSTRUMENTOS PATRONES Y OBSERVACIONES
DESCRIPCION / MARCA / MODELO /N°SERIE / N°- CERTIFICADO POR OBSERVACION

LAZO CORRIENTE / FLUKE / 715/ 9462128 / N° LABC-ME-186VETO

BOMBA NEUMATICA 7 BAR / WIKA / NO APLICA

MANOMETRO PRESION / WIKA / MANOMETRO 1 BAR / 3392157 / N° LABC-PR-2298 VETO

VALORES PATRONES CONDICIONES ENCONTRADAS CONDICIONES DEJADAS
VALOR PATRON | LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO
%RANGO (T Lo [mA] ERROR % [INH20] [mA] ERROR % [INH20]
0 0 3,986 0,087 -0,121 3,986 0,087 -0,121
25 34,625 7,991 0,056 34,547 7,991 0,056 34,547
50 69,25 11,986 0,087 69,129 11,986 0,087 69,129
75 103,875 15,994 0,038 103,823 15,994 0,038 103,823
100 138,5 20,004 -0,025 138,535 20,004 -0,025 138,535
GRAFICO LINEALIDAD GRAFICO DE ERROR
25,000 -~ 0,100 ~
20,000 0.080 \\ / A\
- / __ 0,060 N
£ 15,000 £ 0,040 \
s / £, AN
10,000 £ 0,020
= \
g 5 0,000 \\
g 5,000 7 |_|:_|—0,020 0 25 50 75 \00
0,000 T T T T ) -0,040 -
0 34,625 69,25 103,875 138,55
Salida en Porcentaje [%)] Toma de Muestra
Lectura Encontrada % Error Encontradal
e = | ectura Dejada e = % Error Dejada
VESET
Ventas y Servicios Técnicos
www.veset.cl
INSTRUMENTISTA
JEAN PEREZ TIMBRE

ACCIONAMIENTOS-CONTROL INDUSTRIAL-INSTRUMENTACION-PROYECTOS E INGENIERIA
Lincoyan 1262 Concepcion.fono 041-2739443

WWW.VESET.CL
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INFORME DE VERIFICACION

2 ]

VESET y _@
VIENTAN T SRIONCION TRANCON Sis:r:jde Gestion Integrada
SGI HEEQ
VERIFICACION Y CORRECCION PRESION
SERVICIO VERIFICACION TERRENO TAG 96CS-1 TG-2
DESCRIPCION TRANSMISOR DIFERENCIAL DE PRESION TG-1|FECHA 13 de junio de 2019
DESCRIPCION CONDICIONES DE PROCESO

MARCA ROSEMOUNT RANGO CALIBRADO 0 / 27,4 [mBAR]

MODELO 1151 SALIDA LINEAL 4 - 20 [mA]

TIPO PRESION DIFERENCIAL MONTAJE MONTAJE VERTICAL ESTANDAR

N/S 1328872 FLUIDO NO APLICA

RANGO MAXIMO -74,592 /74,592 [mBAR] |DAMPING 0,101

INSTRUMENTOS PATRONES Y OBSERVACIONES
DESCRIPCION / MARCA / MODELO / N°SERIE / N°- CERTIFICADO POR OBSERVACION

BOMBA NEUMATICA 7 BAR / WIKA / NO APLICA

LAZO CORRIENTE / FLUKE / 715/ 9462128 / N° LABC-ME-186VETO
MANOMETRO PRESION / WIKA / MANOMETRO 1 BAR / 3392157 / N° LABC-PR-2298 VETO

JEAN PEREZ

VALORES PATRONES CONDICIONES ENCONTRADAS CONDICIONES DEJADAS
VALOR PATRON | LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO
% RAN ERROR % ERROR %
% RANGO [MBAR] [mA] OR % [MBAR] [mA] OR% [MBAR]
0 0 4,002 0,012 0,003 4,002 0,012 0,003
25 6,85 8,055 0,344 6,944 8,008 0,050 6,864
50 13,7 12,048 0,300 13,782 12,010 0,062 13,717
75 20,55 16,026 0,162 20,595 16,007 0,044 20,562
100 27,4 20,045 0,281 27,477 20,011 0,069 27,419
GRAFICO LINEALIDAD GRAFICO DE ERROR
25,000 - 0,400 4
0,350
2
_ 0,000 / 0,300 //\\
< )
E, 15,000 § 0,250 / \ //
5 / 80,200 / v
]
g 10,000 3 0.150 /
1] -
§ 5000 / 8 0,100
= - * 0,050 e —— =
0,000 T i i ] 0,000 T T T : !
0 6,85 13,7 20,55 27,4 0 25 50 75 100
Salida en Porcentaje [%] Toma de Muestra
Lectura Encontrada % Error Encontrada
= = | ectura Dejada e = % Error Dejada
VESET
Ventas y Servicios Técnicos
www . veset.cl
INSTRUMENTISTA

TIMBRE

ACCIONAMIENTOS-CONTROL INDUSTRIAL-INSTRUMENTACION-PROYECTOS E INGENIERIA

Lincoyan 1262 Concepcion.fono 041-2739443
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INFORME DE VERIFICACION

2 ]

VESET y _@
VIENTAN T SRIONCION TRANCON Sis:r:jde Gestion Integrada
SGI HEEQ
VERIFICACION PRESION
SERVICIO VERIFICACION LABORATORIO TAG PRESION TG-2
DESCRIPCION PRESION DE ESCAPE FECHA 13 de junio de 2019
DESCRIPCION CONDICIONES DE PROCESO

MARCA YOKOGAWA RANGO CALIBRADO 0o/ 12 [INH20]

MODELO EJX110A SALIDA LINEAL 4 - 20 [mA]

TIPO PRESION DIFERENCIAL MONTAJE MONTAJE VERTICAL ESTANDAR

N/S 91UC09044 FLUIDO NO APLICA

RANGO MAXIMO 0,1 / 10 [KPA] |DAMPING 2

INSTRUMENTOS PATRONES Y OBSERVACIONES
DESCRIPCION / MARCA / MODELO / N°SERIE / N°- CERTIFICADO POR OBSERVACION

LAZO CORRIENTE / P.I.E. / 530/ 106091 / N* LABC-ME-185 VETO

MANOMETRO PRESION / WIKA / MANOMETRO 1 BAR / 3392157 / N° LABC-PR-2298 VETO

PROGRAMADOR HART / FIELDBUS 475 EMERSON
BOMBA NEUMATICA 7 BAR / WIKA / NO APLICA

VALORES PATRONES CONDICIONES ENCONTRADAS CONDICIONES DEJADAS
VALOR PATRON | LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO LECTURA MEDIDA VALOR TEORICO
% RAN ERROR % ERROR %
% RANGO [INH20] [mA] OR % [INH20] [mA] OR% [INH20]
0 0 4,001 -0,006 0,001 4,001 -0,006 0,001
25 3 8,001 -0,006 3,001 8,001 -0,006 3,001
50 6 12,002 -0,013 6,002 12,002 -0,013 6,002
75 9 16,001 -0,006 9,001 16,001 -0,006 9,001
100 12 20,001 -0,006 12,001 20,001 -0,006 12,001
GRAFICO LINEALIDAD GRAFICO DE ERROR
25,000 - 0,000 T T
o 0 25 50 75 100
20,000 -0.00
—_ -0,004
g / 5
% 15,000 / %_0’006
-é 10,000 §-0,008 \\ //
2 / 5-0,010 N/
= 5,000 7 u1_0’012 v
0,000 T -0,014 -
0 3 6 9 12
Salida en Porcentaje [%] Toma de Muestra
Lectura Encontrada % Error Encontrada
= = | ectura Dejada e = % Error Dejada
VESET
Ventas y Servicios Técnicos
www . veset.cl
INSTRUMENTISTA
HECTOR JARA TIMBRE

ACCIONAMIENTOS-CONTROL INDUSTRIAL-INSTRUMENTACION-PROYECTOS E INGENIERIA

Lincoyan 1262 Concepcion.fono 041-2739443

WWW.VESET.CL
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INFORME DE VERIFICACION

&

VESET @
VENTAS ¥ SERVICIOS TECNICOS s\slamzsdafe;l\égategrada
VERIFICACION TEMPERATURA
SERVICIO VERIFICACION LABORATORIO TAG CT-FI-2 TG-2
DESCRIPCION TG-2 FECHA 12 de junio de 2019
DESCRIPCION CONDICIONES DE PROCESO
MARCA RANGO CALIBRADO 100 / 400 [°C]
MODELO TG-2 SALIDA NO APLICA
TIPO TIPO K MONTAJE MONTAJE HORIZONTAL ESTANDAR
N/S FLUIDO NO APLICA
RANGO MAXIMO -270 / 1372 [°Cl DAMPING 0
INSTRUMENTOS PATRONES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCION / MARCA / MODELO / N°SERIE/ N°- CERTIFICADO POR OBSERVACION

HORNO DE CALIBRACION / FLUKE 9144 / B17784 / SMI-97829TE SMI

CALIBRADOR MULTI LAZO / MARTEL / DMC 1400 / 1027002 / N° 8887 VETO

DIAMETRO:6mm,
LONGUITUD:150mm,

VALORES PATRONES CONDICIONES ENCONTRADAS CONDICIONES DEJADAS
% RANGO VALOR PATRON LECTURA MEDIDA DIFERENCIA LECTURA MEDIDA DIFERENCIA
A 'a [d ['da Y
0 100 100,10 -0,10 100,10 -0,10
50 250 249,50 0,50 249,50 0,50
100 400 399,80 0,20 399,60 0,40
VESET
Ventas y Servicios Técnicos
www.veset.cl
INSTRUMENTISTA

Carlos Contreras

TIMBRE

WWW.VESET.CL

ACCIONAMIENTOS-CONTROL INDUSTRIAL-INSTRUMENTACION-PROYECTOS E INGENIERIA
Lincoyan 1262 Concepcion.fono 041-2739443
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INFORME DE VERIFICACION

&

VESET @
VENTAS ¥ SERVICIOS TECNICOS s\slamzsdafe;l\égategrada
VERIFICACION TEMPERATURA
SERVICIO VERIFICACION LABORATORIO TAG CTF1-1 TG-2
DESCRIPCION TG-2 FECHA 12 de junio de 2019
DESCRIPCION CONDICIONES DE PROCESO
MARCA RANGO CALIBRADO 100 / 400 [°C]
MODELO TG-2 SALIDA NO APLICA
TIPO TIPO K MONTAJE MONTAJE HORIZONTAL ESTANDAR
N/S FLUIDO NO APLICA
RANGO MAXIMO -270 / 1372 [°Cl DAMPING 0
INSTRUMENTOS PATRONES Y OBSERVACIONES

DESCRIPCION / MARCA / MODELO / N°SERIE/ N°- CERTIFICADO POR OBSERVACION

HORNO DE CALIBRACION / FLUKE 9144 / B17784 / SMI-97829TE SMI

CALIBRADOR MULTI LAZO / MARTEL / DMC 1400 / 1027002 / N° 8887 VETO

DIAMETRO:6mm,
LONGUITUD:150mm,

VALORES PATRONES CONDICIONES ENCONTRADAS CONDICIONES DEJADAS
% RANGO VALOR PATRON LECTURA MEDIDA DIFERENCIA LECTURA MEDIDA DIFERENCIA
A 'a [d ['da Y
0 100 100,00 0,00 100,00 0,00
50 250 250,20 -0,20 250,20 -0,20
100 400 400,20 -0,20 400,20 -0,20
VESET
Ventas y Servicios Técnicos
www.veset.cl
INSTRUMENTISTA

Carlos Contreras

TIMBRE

WWW.VESET.CL

ACCIONAMIENTOS-CONTROL INDUSTRIAL-INSTRUMENTACION-PROYECTOS E INGENIERIA
Lincoyan 1262 Concepcion.fono 041-2739443
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

-1
=g

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

REVISION N° 0

XIl.3. A3 —PROTOCOLOS DE ANALISIS DE COMBUSTIBLES

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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HEATING VALUE SUP

LoOoNOTUVE,WNEREO

39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
39.
41.
41.

7943
8059
7901
7864
7823
7802
7789
7763
7745
7706
7656
7603
7559
755
7518
7497
7471
7453
7408
7384
7353
7281
7215
7199
7182
7172
7174
7162
7148
7081
6881
6769
8994
7674
91
9154
79
6496
623
5626
546
5215
9262
48
9361

heating value sup
MJ/M3 DRY
25-06-2019 0:07:
25-06-2019 0:22:
25-06-2019 0:37:
25-06-2019 0:52:
25-06-2019 1:07:
25-06-2019 1:22:
25-06-2019 1:37:
25-06-2019 1:52:
25-06-2019 2:07:
25-06-2019 2:22:
25-06-2019 2:37:
25-06-2019 2:52:
25-06-2019 3:07:
25-06-2019 3:22:
25-06-2019 3:37:
25-06-2019 3:52:
25-06-2019 4:07:
25-06-2019 4:22:
25-06-2019 4:37:
25-06-2019 4:52:
25-06-2019 5:07:
25-06-2019 5:22:
25-06-2019 5:37:
25-06-2019 5:52:
25-06-2019 6:37:
25-06-2019 6:52:
25-06-2019 7:07:
25-06-2019 7:22:
25-06-2019 7:37:
25-06-2019 7:52:
25-06-2019 8:07:
25-06-2019 8:22:
25-06-2019 8:37:
25-06-2019 8:52:
25-06-2019
25-06-2019 9:22:
25-06-2019
25-06-2019 9:52:
25-06-2019 10:07:
25-06-2019 10:22:
25-06-2019 10:37:
25-06-2019 10:52:
25-06-2019 11:07:
25-06-2019
25-06-2019 11:37:
Pagina 1

mj-m3 dry

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
9:07:29
29
9:37:29
29
29
29
29
29
29
11:22:29
29
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

41.
.015
42.
42.
42.
42.
42.
.1612
42.
42.
41.
41.
41.
.9041
41.
41.
42.
41.
41.
.9159
41.
41.
41.
41.
41.
.8838
41.
41.
41.
41.
41.
.8397
41.
41.
41.
41.
41.
.0512
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.

42

42

41

41

41

41

42

9916

0293
0414
0535
0149
0629

0623

9738
9286
9132

9008
8986
0067
9106
9178

9094
9112
9071
9026
8976

8671
8572
8502
8488
8441

8372
8401
8376
8531
9299

1246
1229
0638
0094
0032
0e77
0073
0118
0074
0075

heating value sup mj-m3 dry

25-06-2019 11:52:
25-06-2019 12:07:
25-06-2019 12:22:
25-06-2019 12:37:
25-06-2019 12:52:
25-06-2019 13:07:
25-06-2019 13:22:
25-06-2019 13:37:
25-06-2019 13:52:
25-06-2019

25-06-2019 14:22:
25-06-2019 14:37:
25-06-2019 14:52:
25-06-2019 15:07:
25-06-2019 15:22:
25-06-2019 15:37:
25-06-2019 15:52:
25-06-2019 16:07:
25-06-2019 16:22:
25-06-2019 16:37:
25-06-2019 16:52:
25-06-2019 17:07:
25-06-2019 17:22:
25-06-2019 17:37:
25-06-2019 17:52:
25-06-2019 18:07:
25-06-2019 18:22:
25-06-2019 18:37:
25-06-2019 18:52:
25-06-2019 19:07:
25-06-2019 19:22:
25-06-2019 19:37:
25-06-2019 19:52:
25-06-2019 20:07:
25-06-2019 20:22:
25-06-2019 20:37:
25-06-2019 20:52:
25-06-2019 21:07:
25-06-2019 21:22:
25-06-2019 21:37:
25-06-2019 21:52:
25-06-2019 22:07:
25-06-2019 22:22:
25-06-2019 22:37:
25-06-2019 22:52:
25-06-2019 23:07:
25-06-2019 23:22:
25-06-2019 23:37:

Pagina 2

29
29
29
29
29
29
29
29
29
14:07:29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
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93

94

95

96

97

98

99
100
le1
102
1e3
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

42.
.0062
41.
42.
42.
42.
42.
.9761
42.
42.
41.
41.
41.
.9963
41.
41.
41.
41.
41.
41.
41.
41.
41.
41.
41.
38.
40.
41.
41.
41.
41.
41.
41.
41.
41.
41.
41.
.9956
41.
42.
42.
42.
42.
.0383
42.
42.
42.
42.

42

41

41

41

42

008

9823
0105
0094
0084
0079

006

0048
9991
9733
9971

9932
9717
9979
9992
984

996

9832
9584
9827
9808
9753
6712
1773
8173
931

9585
9688
9701
9766
9823
9835
9863
9871

9687
0062
0122
0198
0325

9561
0654
0667
0444

heating value sup mj-m3 dry

25-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

23:52
:07:
122
:37:
:52:
:07:
122
:37:
:52:
107
122
:37:
:52:
:07:
122
:37:
:52:
:07:
122
:37:
:52:
:07:
122
:37:
:52:
:19:
:34:
:49:
:04:
:19:
:34:
:49:
104
:19:
:34:
:49:
:04:
:19:
:34:
:49:

O WOVWWOWWOWWWWONNNNOCTOOOCVUVTUTUEAEADREPRERPR,WWWWMNNNNRPRPRRPRPOOOO®

10:04:
10:19:
10:34:
10:49:
11:04:
11:19:
11:34:
11:49:

Pagina 3

:29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
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141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

42.
.085
42.
42.
42.
42.
42.
.1021
42.
42.
42.
42.
42.
.0874
42.
42.
42.
42.
42.
.0742
42.
42.
42.
42.
42.
.0622
41.
42.
42.
42.
42.
.0799
42.
42.
42.
42.
42.
.089
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.
42.

42

42

42

42

42

42

42

0793

0628
0896
092

0598
0924

1038
1114
0821
0635
0818

0965
0998
0996
0871
0848

0791
0735
0683
0682
0663

9295
0383
0586
0709
074

0789
0862
0849
0885
0895

0888
0912
0914
0936
094

0901
0893
0913
0945
0991

heating value sup mj-m3 dry
04:
19:
34:
49:
o4:
19:
34:
49:
04:
19:
34:
49:
:04:
19:
34:
49:
04:
19:
34:
49:
04:
19:
34:
49:
o4:
19:
34:
49:
o4:
19:
34:
49:
04:
19:
34:
49:
o4:
19:
34:
49:
04:
19:
34:
49:
04:
19:
34:
49:

26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

12:
12:
12:
12:
13:
13:
13:
13:
14:
14:
14:
14:

15

15:
15:
15:
16:
16:
16:
16:
17:
17:
17:
17:
18:
18:
18:
18:
19:
19:
19:
19:
20:
20:
20:
20:
21:
21:
21:
21:
22:
22:
22:
22:
23:
23:
23:
23:

Pagina 4

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
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GAS DENSITY Kg/m3 Cromatografo El Peral
Nota: Estos datos estan con la hora Argentina, Ej: para el analisis de 16:00 Chilenas, ver dato en planilla de las 17:00

Stream Kg/m3 fecha hora CHILE

1 9643 0,795774 26-06-2019 11:04:29 0:15:00 1:00:00 12:04:29

1 9644 0,79582 26-06-2019 11:19:29 0:15:00 1:00:00 12:19:29 PROM DESV

1 9645 0,795773 26-06-2019 11:34:29 0:15:00 1:00:00 12:34:29 0,7958 2,68514E-05 128
1 9646 0,795274 26-06-2019 11:49:29 0:15:00 1:00:00 12:49:29

1 9647 0,796017 26-06-2019 12:04:29 0:15:00 1:00:00 13:04:29 PROM DESV

1 9648 0,796156 26-06-2019 12:19:29 0:15:00 1:00:00 13:19:29 0,7958 0,000474218 117
1 9649 0,79572 26-06-2019 12:34:29 0:15:00 1:00:00 13:34:29

1 9650 0,796298 26-06-2019 12:49:29 0:15:00 1:00:00 13:49:29 PROM DESV

1 9651 0,796362 26-06-2019 13:04:29 0:15:00 1:00:00 14:04:29 0,7961 0,000353634 105
1 9652 0,795754 26-06-2019 13:19:29 0:15:00 1:00:00 14:19:29

1 9653 0,796452 26-06-2019 13:34:29 0:15:00 1:00:00 14:34:29 PROM DESV

1 9654 0,796637 26-06-2019 13:49:29 0:15:00 1:00:00 14:49:29 0,7963 0,000465675 94
1 9655 0,796721 26-06-2019 14:04:29 0:15:00 1:00:00 15:04:29

1 9656 0,796706 26-06-2019 14:19:29 0:15:00 1:00:00 15:19:29 PROM DESV

1 9657 0,796998 26-06-2019 14:34:29 0:15:00 1:00:00 15:34:29 0,7968 0,000164427 83
1 9658 0,797798 26-06-2019 14:49:29 0:15:00 1:00:00 15:49:29

1 9659 0,798299 26-06-2019 15:04:29 0:15:00 1:00:00 16:04:29 PROM DESV

1 9660 0,798383 26-06-2019 15:19:29 0:15:00 1:00:00 16:19:29 0,7982 0,000316302 71
1 9661 0,798434 26-06-2019 15:34:29 0:15:00 1:00:00 16:34:29

1 9662 0,798431 26-06-2019 15:49:29 0:15:00 1:00:00 16:49:29 PROM DESV

1 9663 0,798488 26-06-2019 16:04:29 0:15:00 1:00:00 17:04:29 0,7985 3,2078E-05 60
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4151
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 40 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8353
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8352
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8351
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8349
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8348
Densidad a 67,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,9
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,7
Densidad a 68,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,5
Densidad a 69,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,3
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,1
Calor de Combustion Bruto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 19668
Calor de Combustion Neto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 18448

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4152
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 60 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8353
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8352
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8351
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8349
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8348
Densidad a 67,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,9
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,7
Densidad a 68,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,5
Densidad a 69,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,3
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,1
Calor de Combustion Bruto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 19668
Calor de Combustion Neto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 18448

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

°
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4152
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 60 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83533
Gravedad Especifica a 67,6°F - Calculado Informar 0,83531
Gravedad Especifica a 67,7°F - Calculado Informar 0,83527
Gravedad Especifica a 67,8°F - Calculado Informar 0,83523
Gravedad Especifica a 67,9°F - Calculado Informar 0,83521
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83519
Gravedad Especifica a 68,1°F - Calculado Informar 0,83517
Gravedad Especifica a 68,2°F - Calculado Informar 0,83513
Gravedad Especifica a 68,3°F - Calculado Informar 0,83511
Gravedad Especifica a 68,4°F - Calculado Informar 0,83507
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83505
Gravedad Especifica a 68,6°F - Calculado Informar 0,83501
Gravedad Especifica a 68,7°F - Calculado Informar 0,83499
Gravedad Especifica a 68,8°F - Calculado Informar 0,83495
Gravedad Especifica a 68,9°F - Calculado Informar 0,83493
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83491
Gravedad Especifica a 69,1°F - Calculado Informar 0,83488
Gravedad Especifica a 69,2°F - Calculado Informar 0,83485
Gravedad Especifica a 69,3°F - Calculado Informar 0,83482
Gravedad Especifica a 69,4°F - Calculado Informar 0,83480
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83476
Densidad a 67,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,88
Densidad a 67,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,84
Densidad a 67,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,81
Densidad a 67,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,77
Densidad a 67,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,73
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,69
Densidad a 68,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,65
Densidad a 68,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,61
Densidad a 68,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,58
Densidad a 68,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,54
Densidad a 68,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,50
Densidad a 68,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,46
Densidad a 68,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,42
Densidad a 68,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,38
Densidad a 68,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,35
Densidad a 69,0°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,31
Densidad a 69,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,27
Densidad a 69,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,23
Densidad a 69,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,19
Densidad a 69,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,15
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,12

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A/ 4153
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto'” DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 73 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8353
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8352
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8351
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8349
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8348
Densidad a 67,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,9
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,7
Densidad a 68,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,5
Densidad a 69,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,3
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,1
Calor de Combustion Bruto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 19668
Calor de Combustion Neto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 18448

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4153
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG1/ ESTADO CARGA 73 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83533
Gravedad Especifica a 67,6°F - Calculado Informar 0,83531
Gravedad Especifica a 67,7°F - Calculado Informar 0,83527
Gravedad Especifica a 67,8°F - Calculado Informar 0,83523
Gravedad Especifica a 67,9°F - Calculado Informar 0,83521
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83519
Gravedad Especifica a 68,1°F - Calculado Informar 0,83517
Gravedad Especifica a 68,2°F - Calculado Informar 0,83513
Gravedad Especifica a 68,3°F - Calculado Informar 0,83511
Gravedad Especifica a 68,4°F - Calculado Informar 0,83507
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83505
Gravedad Especifica a 68,6°F - Calculado Informar 0,83501
Gravedad Especifica a 68,7°F - Calculado Informar 0,83499
Gravedad Especifica a 68,8°F - Calculado Informar 0,83495
Gravedad Especifica a 68,9°F - Calculado Informar 0,83493
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83491
Gravedad Especifica a 69,1°F - Calculado Informar 0,83488
Gravedad Especifica a 69,2°F - Calculado Informar 0,83485
Gravedad Especifica a 69,3°F - Calculado Informar 0,83482
Gravedad Especifica a 69,4°F - Calculado Informar 0,83480
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83476
Densidad a 67,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,88
Densidad a 67,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,84
Densidad a 67,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,81
Densidad a 67,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,77
Densidad a 67,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,73
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,69
Densidad a 68,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,65
Densidad a 68,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,61
Densidad a 68,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,58
Densidad a 68,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,54
Densidad a 68,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,50
Densidad a 68,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,46
Densidad a 68,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,42
Densidad a 68,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,38
Densidad a 68,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,35
Densidad a 69,0°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,31
Densidad a 69,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,27
Densidad a 69,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,23
Densidad a 69,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,19
Densidad a 69,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,15
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,12

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4154
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 84 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8354
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8352
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8351
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8349
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8348
Densidad a 67,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,9
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,7
Densidad a 68,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,5
Densidad a 69,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,3
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,1
Calor de Combustion Bruto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 19668
Calor de Combustion Neto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 18447

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.

6de 14 #RGPNNW?Q?Q@?V #04



FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4154
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 84 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83535
Gravedad Especifica a 67,6°F - Calculado Informar 0,83533
Gravedad Especifica a 67,7°F - Calculado Informar 0,83529
Gravedad Especifica a 67,8°F - Calculado Informar 0,83525
Gravedad Especifica a 67,9°F - Calculado Informar 0,83523
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83520
Gravedad Especifica a 68,1°F - Calculado Informar 0,83518
Gravedad Especifica a 68,2°F - Calculado Informar 0,83514
Gravedad Especifica a 68,3°F - Calculado Informar 0,83512
Gravedad Especifica a 68,4°F - Calculado Informar 0,83508
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83506
Gravedad Especifica a 68,6°F - Calculado Informar 0,83502
Gravedad Especifica a 68,7°F - Calculado Informar 0,83500
Gravedad Especifica a 68,8°F - Calculado Informar 0,83496
Gravedad Especifica a 68,9°F - Calculado Informar 0,83494
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83492
Gravedad Especifica a 69,1°F - Calculado Informar 0,83488
Gravedad Especifica a 69,2°F - Calculado Informar 0,83486
Gravedad Especifica a 69,3°F - Calculado Informar 0,83482
Gravedad Especifica a 69,4°F - Calculado Informar 0,83480
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83476
Densidad a 67,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,90
Densidad a 67,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,86
Densidad a 67,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,82
Densidad a 67,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,78
Densidad a 67,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,74
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,70
Densidad a 68,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,66
Densidad a 68,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,63
Densidad a 68,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,59
Densidad a 68,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,55
Densidad a 68,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,51
Densidad a 68,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,47
Densidad a 68,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,43
Densidad a 68,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,39
Densidad a 68,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,35
Densidad a 69,0°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,31
Densidad a 69,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,27
Densidad a 69,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,24
Densidad a 69,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,20
Densidad a 69,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,16
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,12

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4155
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.

: ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 99 MW
1 26-06-2019
OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.

05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8354
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8352
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8351
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8350
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8348
Densidad a 67,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,9
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,7
Densidad a 68,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,5
Densidad a 69,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,3
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,2
Calor de Combustion Bruto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 19668
Calor de Combustion Neto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 18448

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4155
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 99 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83537
Gravedad Especifica a 67,6°F - Calculado Informar 0,83535
Gravedad Especifica a 67,7°F - Calculado Informar 0,83531
Gravedad Especifica a 67,8°F - Calculado Informar 0,83527
Gravedad Especifica a 67,9°F - Calculado Informar 0,83525
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83523
Gravedad Especifica a 68,1°F - Calculado Informar 0,83521
Gravedad Especifica a 68,2°F - Calculado Informar 0,83517
Gravedad Especifica a 68,3°F - Calculado Informar 0,83515
Gravedad Especifica a 68,4°F - Calculado Informar 0,83511
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83509
Gravedad Especifica a 68,6°F - Calculado Informar 0,83506
Gravedad Especifica a 68,7°F - Calculado Informar 0,83503
Gravedad Especifica a 68,8°F - Calculado Informar 0,83499
Gravedad Especifica a 68,9°F - Calculado Informar 0,83497
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83495
Gravedad Especifica a 69,1°F - Calculado Informar 0,83491
Gravedad Especifica a 69,2°F - Calculado Informar 0,83489
Gravedad Especifica a 69,3°F - Calculado Informar 0,83485
Gravedad Especifica a 69,4°F - Calculado Informar 0,83482
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83479
Densidad a 67,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,92
Densidad a 67,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,88
Densidad a 67,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,85
Densidad a 67,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,81
Densidad a 67,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,77
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,73
Densidad a 68,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,69
Densidad a 68,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,65
Densidad a 68,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,61
Densidad a 68,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,57
Densidad a 68,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,53
Densidad a 68,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,50
Densidad a 68,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,46
Densidad a 68,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,42
Densidad a 68,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,38
Densidad a 69,0°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,34
Densidad a 69,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,30
Densidad a 69,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,26
Densidad a 69,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,22
Densidad a 69,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,18
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,15

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4156
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 113 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8353
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8352
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8350
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8349
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8347
Densidad a 67,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,9
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,7
Densidad a 68,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,5
Densidad a 69,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,3
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,1
Calor de Combustion Bruto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 19668
Calor de Combustion Neto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 18448

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4156
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 113 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83532
Gravedad Especifica a 67,6°F - Calculado Informar 0,83530
Gravedad Especifica a 67,7°F - Calculado Informar 0,83526
Gravedad Especifica a 67,8°F - Calculado Informar 0,83522
Gravedad Especifica a 67,9°F - Calculado Informar 0,83520
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83518
Gravedad Especifica a 68,1°F - Calculado Informar 0,83516
Gravedad Especifica a 68,2°F - Calculado Informar 0,83512
Gravedad Especifica a 68,3°F - Calculado Informar 0,83510
Gravedad Especifica a 68,4°F - Calculado Informar 0,83506
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83504
Gravedad Especifica a 68,6°F - Calculado Informar 0,83500
Gravedad Especifica a 68,7°F - Calculado Informar 0,83498
Gravedad Especifica a 68,8°F - Calculado Informar 0,83494
Gravedad Especifica a 68,9°F - Calculado Informar 0,83492
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83490
Gravedad Especifica a 69,1°F - Calculado Informar 0,83486
Gravedad Especifica a 69,2°F - Calculado Informar 0,83484
Gravedad Especifica a 69,3°F - Calculado Informar 0,83480
Gravedad Especifica a 69,4°F - Calculado Informar 0,83478
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83474
Densidad a 67,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,88
Densidad a 67,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,84
Densidad a 67,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,80
Densidad a 67,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,76
Densidad a 67,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,72
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,68
Densidad a 68,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,64
Densidad a 68,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,60
Densidad a 68,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,57
Densidad a 68,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,53
Densidad a 68,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,49
Densidad a 68,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,45
Densidad a 68,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,41
Densidad a 68,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,37
Densidad a 68,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,33
Densidad a 69,0°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,29
Densidad a 69,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,26
Densidad a 69,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,22
Densidad a 69,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,18
Densidad a 69,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,14
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,10

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4157
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 128 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8353
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8352
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8350
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8349
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,8347
Densidad a 67,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,9
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,7
Densidad a 68,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,5
Densidad a 69,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,3
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,1
Calor de Combustion Bruto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 19668
Calor de Combustion Neto BTU/Ib ASTM D4868-17 Informar 18448

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTI Chile - Laboratorio

[}
Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi
Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com
Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144
Cliente : COLBUN S.A.
Direccién : AV. APOQUINDO 4775 - PISO 11 - SANTIAGO
Ref. Cliente 0C-4700138134
Nuestra Ref. OTICH19-20181-A / 4157
Lugar CENTRAL CANDELARIA
Producto" DIESEL

Muestra Obtenida porm
Muestra obtenida de
Fecha de Muestreo
Analizada por

Fecha de Informe

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
ENTRADA TURBINA TG2 / ESTADO CARGA 128 MW

1 26-06-2019

OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
05-07-2019

REPORTE DE ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Especificaciones Resultados
Gravedad Especifica a 67,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83532
Gravedad Especifica a 67,6°F - Calculado Informar 0,83530
Gravedad Especifica a 67,7°F - Calculado Informar 0,83526
Gravedad Especifica a 67,8°F - Calculado Informar 0,83522
Gravedad Especifica a 67,9°F - Calculado Informar 0,83520
Gravedad Especifica a 68,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83518
Gravedad Especifica a 68,1°F - Calculado Informar 0,83516
Gravedad Especifica a 68,2°F - Calculado Informar 0,83512
Gravedad Especifica a 68,3°F - Calculado Informar 0,83510
Gravedad Especifica a 68,4°F - Calculado Informar 0,83506
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83504
Gravedad Especifica a 68,6°F - Calculado Informar 0,83500
Gravedad Especifica a 68,7°F - Calculado Informar 0,83498
Gravedad Especifica a 68,8°F - Calculado Informar 0,83494
Gravedad Especifica a 68,9°F - Calculado Informar 0,83492
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83490
Gravedad Especifica a 69,1°F - Calculado Informar 0,83486
Gravedad Especifica a 69,2°F - Calculado Informar 0,83484
Gravedad Especifica a 69,3°F - Calculado Informar 0,83480
Gravedad Especifica a 69,4°F - Calculado Informar 0,83478
Gravedad Especifica a 69,5°F - ASTM D4052-18a Informar 0,83474
Densidad a 67,5°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,88
Densidad a 67,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,84
Densidad a 67,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,80
Densidad a 67,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,76
Densidad a 67,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,72
Densidad a 68,0°F Kg/m® ASTM D4052-18a Informar 833,68
Densidad a 68,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,64
Densidad a 68,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,60
Densidad a 68,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,57
Densidad a 68,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,53
Densidad a 68,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,49
Densidad a 68,6°F Kg/m3 Calculado Informar 833,45
Densidad a 68,7°F Kg/m® Calculado Informar 833,41
Densidad a 68,8°F Kg/m3 Calculado Informar 833,37
Densidad a 68,9°F Kg/m® Calculado Informar 833,33
Densidad a 69,0°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,29
Densidad a 69,1°F Kg/m® Calculado Informar 833,26
Densidad a 69,2°F Kg/m3 Calculado Informar 833,22
Densidad a 69,3°F Kg/m® Calculado Informar 833,18
Densidad a 69,4°F Kg/m3 Calculado Informar 833,14
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a Informar 833,10

Observaciones

(1) Descrito segun el cliente

JORGE HERRERA GEDERLINI
GERENTE DE LABORATORIO

@) Los andlisis reportados corresponden a la muestra suministrada al laboratorio por (ver arriba "Muestra obtenida por")
Este reporte de analisis no puede ser reproducido parcialmente sin la autorizacion por escrito de OIL TEST INTERNACIONAL DE CHILE S.A.
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FLOTI-035-CH

OTl

OTI Chile - Laboratorio

Los Castanos 1100, La Greda, Puchuncavi

Fono: (56) (2) 3671732 ; E-mail: jherrera@otihdl.com

Empresa Certificada ISO 9001:2015 por ABS con certificado # 39144

FECHAS DE EJECUCION ANALISIS

Prueba Unidades Métodos Inicio Analisis Termino Analisis
Gravedad Especifica a 67,5°F OTICH19-20181 / 4144 ASTM D4052-18a 01-07-2019 01-07-2019
Gravedad Especifica a 68,0°F JENTRAL CANDELARI ASTM D4052-18a 01-07-2019 01-07-2019
Gravedad Especifica a 68,5°F - ASTM D4052-18a 01-07-2019 01-07-2019
Gravedad Especifica a 69,0°F - ASTM D4052-18a 01-07-2019 01-07-2019
Gravedad Especifica a 69,5°F RBINA TG1/ESTADO ASTM D4052-18a 01-07-2019 01-07-2019
Densidad a 67,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a 01-07-2019 01-07-2019
Densidad a 68,0°F Kg/m3 ASTM D4052-18a 01-07-2019 01-07-2019
Densidad a 68,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a 01-07-2019 01-07-2019
Densidad a 69,0°F Kg/m3 ASTM D4052-18a 01-07-2019 01-07-2019
Densidad a 69,5°F Kg/m3 ASTM D4052-18a 01-07-2019 01-07-2019
Calor de Combustion Bruto BTU/Ib ASTM D4868-17 02-07-2019 02-07-2019
Calor de Combustiéon Neto BTU/Ib ASTM D4868-17 02-07-2019 02-07-2019

JORGE HERRERA GEDERLINI

GERENTE DE LABORATORIO
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CENTRAL CANDELARIA 2

DOCUMENTO N°
IFE — CRDEN 20190320-COLBUN — CNDL2

INFORME DE
CONSUMO ESPECIFICO

-1
5

REVISION N° 0

XIl.4. MEDICIONES

OPERACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL FLUJO ENERGIA LTDA.
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Humedad Relativa

FECHA HORA Temperatura (°C) %) Notas
26-06-2019 12:00:00 7,846 55,54
26-06-2019 12:01:00 7,897 55,81
26-06-2019 12:02:00 7,917 55,14
26-06-2019 12:03:00 7,988 55,37
26-06-2019 12:04:00 8,02 55,64
26-06-2019 12:05:00 8,06 55,85
26-06-2019 12:06:00 8,04 56,08
26-06-2019 12:07:00 8,09 56,05
26-06-2019 12:08:00 8,13 55,17
26-06-2019 12:09:00 8,11 55,51
26-06-2019 12:10:00 8,06 56,35
26-06-2019 12:11:00 7,952 57,03
26-06-2019 12:12:00 7,897 57,4
26-06-2019 12:13:00 7,917 57,54
26-06-2019 12:14:00 7,929 58,08
26-06-2019 12:15:00 7,917 57,51
26-06-2019 12:16:00 7,956 57,17
26-06-2019 12:17:00 7,85 57
26-06-2019 12:18:00 7,798 57,84
26-06-2019 12:19:00 7,794 57,54
26-06-2019 12:20:00 7,794 57,24
26-06-2019 12:21:00 7,846 57,61
26-06-2019 12:22:00 7,873 57,71
26-06-2019 12:23:00 7,905 57,3
26-06-2019 12:24:00 7,921 57
26-06-2019 12:25:00 7,948 55,75
26-06-2019 12:26:00 7,925 55,03
26-06-2019 12:27:00 7,921 54,8 CARGA 130MW
26-06-2019 12:28:00 7,897 55 DATOS 31 31
26-06-2019 12:29:00 7,905 54,93 DESV EST 0,0893 1,0846
26-06-2019 12:30:00 7,917 54,63 PROM 7,94 56,34
26-06-2019 12:45:00 8,04 55,31
26-06-2019 12:46:00 8,08 54,66
26-06-2019 12:47:00 8,09 54,19
26-06-2019 12:48:00 8,14 54,73
26-06-2019 12:49:00 8,12 54,46
26-06-2019 12:50:00 8,09 54,22
26-06-2019 12:51:00 8,06 54,66
26-06-2019 12:52:00 8,11 54,8
26-06-2019 12:53:00 8,17 54,53
26-06-2019 12:54:00 8,2 54,76
26-06-2019 12:55:00 8,26 54,53
26-06-2019 12:56:00 8,32 54,12
26-06-2019 12:57:00 8,26 55,17
26-06-2019 12:58:00 8,28 55,14
26-06-2019 12:59:00 8,25 55
26-06-2019 13:00:00 8,3 55,37
26-06-2019 13:01:00 8,24 54,97
26-06-2019 13:02:00 8,24 55,44
26-06-2019 13:03:00 8,23 55,58
26-06-2019 13:04:00 8,3 55,75
26-06-2019 13:05:00 8,3 54,86
26-06-2019 13:06:00 8,32 55,17
26-06-2019 13:07:00 8,35 55,54
26-06-2019 13:08:00 8,43 55,34
26-06-2019 13:09:00 8,51 54,8
26-06-2019 13:10:00 8,53 54,02
26-06-2019 13:11:00 8,53 54,36
26-06-2019 13:12:00 8,52 54,53 CARGA 117MW
26-06-2019 13:13:00 8,52 54,76 DATOS 31 31
26-06-2019 13:14:00 8,48 54,19 DESV EST 0,1571 0,4784
26-06-2019 13:15:00 8,52 54,22 PROM 8,28 54,81
26-06-2019 13:30:00 9,06 53,61
26-06-2019 13:31:00 9,09 53,44
26-06-2019 13:32:00 9,09 53,61
26-06-2019 13:33:00 9,14 54,09
26-06-2019 13:34:00 9,12 54,05
26-06-2019 13:35:00 9,2 53,37
26-06-2019 13:36:00 9,2 52,86
26-06-2019 13:37:00 9,11 52,73
26-06-2019 13:38:00 8,97 53,17
26-06-2019 13:39:00 8,94 53,2
26-06-2019 13:40:00 8,94 53,44
26-06-2019 13:41:00 8,98 53,13
26-06-2019 13:42:00 9,04 53,2
26-06-2019 13:43:00 9,06 53,84
26-06-2019 13:44:00 9,14 54,22
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Humedad Relativa

FECHA HORA Temperatura (°C) %) Notas
26-06-2019 13:45:00 9,19 54,49
26-06-2019 13:46:00 9,17 54,45
26-06-2019 13:47:00 9,23 54,89
26-06-2019 13:48:00 9,21 54,89
26-06-2019 13:49:00 9,22 54,72
26-06-2019 13:50:00 9,22 55,26
26-06-2019 13:51:00 9,21 53,94
26-06-2019 13:52:00 9,21 53,74
26-06-2019 13:53:00 9,33 53,84
26-06-2019 13:54:00 9,36 53,61
26-06-2019 13:55:00 9,42 53,4
26-06-2019 13:56:00 9,48 52,83
26-06-2019 13:57:00 9,56 52,82 CARGA 105MW
26-06-2019 13:58:00 9,64 52,08 DATOS 31 31
26-06-2019 13:59:00 9,7 51,5 DESV EST 0,2166 0,9086
26-06-2019 14:00:00 9,78 51,4 PROM 9,23 53,54
26-06-2019 14:01:00 9,81 51,64
26-06-2019 14:02:00 9,81 51,91
26-06-2019 14:03:00 9,9 51,5
26-06-2019 14:04:00 9,95 51,17
26-06-2019 14:05:00 10,08 51,37
26-06-2019 14:06:00 10,06 51,06
26-06-2019 14:07:00 10 50,32
26-06-2019 14:08:00 9,9 50,62
26-06-2019 14:09:00 9,8 50,25
26-06-2019 14:10:00 9,64 50,18
26-06-2019 14:11:00 9,56 49,74
26-06-2019 14:12:00 9,54 49,54
26-06-2019 14:13:00 9,6 50,28
26-06-2019 14:14:00 9,72 49,44
26-06-2019 14:15:00 9,77 49,4
26-06-2019 14:16:00 9,79 49,74
26-06-2019 14:17:00 9,78 50,49
26-06-2019 14:18:00 9,77 51,27
26-06-2019 14:19:00 9,89 49,24
26-06-2019 14:20:00 9,9 48,93
26-06-2019 14:21:00 9,85 49,91
26-06-2019 14:22:00 9,9 50,08
26-06-2019 14:23:00 9,96 49,88
26-06-2019 14:24:00 10 49,64
26-06-2019 14:25:00 10,14 48,9
26-06-2019 14:26:00 10,2 47,88
26-06-2019 14:27:00 10,25 47,51
26-06-2019 14:28:00 10,32 47,34
26-06-2019 14:29:00 10,29 47,07
26-06-2019 14:30:00 10,24 47,07
26-06-2019 14:31:00 10,27 47,14
26-06-2019 14:32:00 10,26 47,03
26-06-2019 14:33:00 10,32 46,86
26-06-2019 14:34:00 10,34 47,41
26-06-2019 14:35:00 10,3 48,93
26-06-2019 14:36:00 10,34 48,93
26-06-2019 14:37:00 10,39 49,13
26-06-2019 14:38:00 10,42 48,46
26-06-2019 14:39:00 10,41 48,73
26-06-2019 14:40:00 10,42 48,12
26-06-2019 14:41:00 10,39 47,44
26-06-2019 14:42:00 10,27 47,51 CARGA 9AMW
26-06-2019 14:43:00 10,19 47,98 DATOS 31 31
26-06-2019 14:44:00 10,18 48,15 DESV EST 0,2210 1,1686
26-06-2019 14:45:00 10,22 47,98 PROM 10,15 48,52
26-06-2019 14:46:00 10,17 47,71
26-06-2019 14:47:00 10,09 47,68
26-06-2019 14:48:00 10,09 47,47
26-06-2019 14:49:00 10,08 47,61
26-06-2019 14:50:00 10,04 47,54
26-06-2019 14:51:00 10,02 48,08
26-06-2019 14:52:00 9,99 49,1
26-06-2019 14:53:00 9,98 49,24
26-06-2019 14:54:00 10,04 49,61
26-06-2019 14:55:00 10,05 49,4
26-06-2019 14:56:00 10,03 49,4
26-06-2019 14:57:00 10,11 49,24
26-06-2019 14:58:00 10,13 49,61
26-06-2019 14:59:00 10,06 49,88
26-06-2019 15:00:00 10 50,18
26-06-2019 15:01:00 10 50,79
26-06-2019 15:02:00 10,02 50,59
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Humedad Relativa

FECHA HORA Temperatura (°C) %) Notas
26-06-2019 15:03:00 9,99 49,91
26-06-2019 15:04:00 9,96 49,95
26-06-2019 15:05:00 9,95 50,01
26-06-2019 15:06:00 9,96 50,01
26-06-2019 15:07:00 9,97 49,17
26-06-2019 15:08:00 9,92 49,3
26-06-2019 15:09:00 9,92 49,88
26-06-2019 15:10:00 9,88 50,39
26-06-2019 15:11:00 9,92 50,18
26-06-2019 15:12:00 9,92 50,28
26-06-2019 15:13:00 9,82 49,95
26-06-2019 15:14:00 9,77 49,84
26-06-2019 15:15:00 9,73 49,88
26-06-2019 15:16:00 9,71 49,98
26-06-2019 15:17:00 9,77 50,01
26-06-2019 15:18:00 9,78 49,84
26-06-2019 15:19:00 9,79 49,44
26-06-2019 15:20:00 9,84 49,51
26-06-2019 15:21:00 9,87 49,98
26-06-2019 15:22:00 9,84 50,22
26-06-2019 15:23:00 9,76 50,22
26-06-2019 15:24:00 9,75 50,45
26-06-2019 15:25:00 9,74 50,18
26-06-2019 15:26:00 9,64 50,35
26-06-2019 15:27:00 9,58 50,66 CARGA 83MW
26-06-2019 15:28:00 9,53 50,86 DATOS 31 31
26-06-2019 15:29:00 9,57 51,1 DESV EST 0,1434 0,4423
26-06-2019 15:30:00 9,54 50,62 PROM 9,82 50,12
26-06-2019 15:45:00 9,47 52,32
26-06-2019 15:46:00 9,43 52,38
26-06-2019 15:47:00 9,42 52,21
26-06-2019 15:48:00 9,39 52,18
26-06-2019 15:49:00 9,4 52,25
26-06-2019 15:50:00 9,39 52,18
26-06-2019 15:51:00 9,36 52,18
26-06-2019 15:52:00 9,36 52,01
26-06-2019 15:53:00 9,33 51,77
26-06-2019 15:54:00 9,32 52,11
26-06-2019 15:55:00 9,32 52,25
26-06-2019 15:56:00 9,28 51,44
26-06-2019 15:57:00 9,29 51,64
26-06-2019 15:58:00 9,32 51,81
26-06-2019 15:59:00 9,3 52,28
26-06-2019 16:00:00 9,37 52,59
26-06-2019 16:01:00 9,38 52,59
26-06-2019 16:02:00 9,38 52,11
26-06-2019 16:03:00 9,42 52,25
26-06-2019 16:04:00 9,43 51,94
26-06-2019 16:05:00 9,46 51,64
26-06-2019 16:06:00 9,45 51,67
26-06-2019 16:07:00 9,42 51,47
26-06-2019 16:08:00 9,38 51,54
26-06-2019 16:09:00 9,31 51,74
26-06-2019 16:10:00 9,25 52,18
26-06-2019 16:11:00 9,26 52,42
26-06-2019 16:12:00 9,3 52,18 CARGA 71IMW
26-06-2019 16:13:00 9,34 52,05 DATOS 31 31
26-06-2019 16:14:00 9,33 52,21 DESV EST 0,0596 0,3124
26-06-2019 16:15:00 9,33 52,18 PROM 9,36 52,06
26-06-2019 16:30:00 9,27 52,32
26-06-2019 16:31:00 9,21 52,15
26-06-2019 16:32:00 9,22 52,49
26-06-2019 16:33:00 9,18 52,35
26-06-2019 16:34:00 9,13 52,99
26-06-2019 16:35:00 9,11 53,3
26-06-2019 16:36:00 9,04 53,54
26-06-2019 16:37:00 9,08 53,6
26-06-2019 16:38:00 9,01 53,3
26-06-2019 16:39:00 9,04 53,6
26-06-2019 16:40:00 9,03 53,54
26-06-2019 16:41:00 9 53,09
26-06-2019 16:42:00 8,98 53,16
26-06-2019 16:43:00 8,94 53,13
26-06-2019 16:44:00 8,93 53,2
26-06-2019 16:45:00 8,91 53,43
26-06-2019 16:46:00 8,87 53,54
26-06-2019 16:47:00 8,93 53,7
26-06-2019 16:48:00 8,89 53,74
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Humedad Relativa

FECHA HORA Temperatura (°C) %) Notas
26-06-2019 16:49:00 8,87 54,04
26-06-2019 16:50:00 8,92 54,75
26-06-2019 16:51:00 8,91 54,52
26-06-2019 16:52:00 8,89 54,59
26-06-2019 16:53:00 8,89 54,48
26-06-2019 16:54:00 8,88 54,99
26-06-2019 16:55:00 8,86 54,92
26-06-2019 16:56:00 8,83 55,03
26-06-2019 16:57:00 8,8 54,92 CARGA 60MW
26-06-2019 16:58:00 8,81 55,4 DATOS 31 31
26-06-2019 16:59:00 8,82 55,36 DESV EST 0,1313 0,9535
26-06-2019 17:00:00 8,83 55,3 PROM 8,97 53,82
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@ Colbun

6/26/2019 5:14:00 PM - 6/26/2019

F.AF.AN PR /O N\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 5:15:00 PM 683,14 94,55 49,98
6/26/2019 5:16:00 PM 676,04 93,76 49,91
6/26/2019 5:17:00 PM 662,82 94,43 49,94
6/26/2019 5:18:00 PM 673,63 93,99 49,95
6/26/2019 5:19:00 PM 667,75 92,83 49,97
6/26/2019 5:20:00 PM 656,75 94,23 49,97
6/26/2019 5:21:00 PM 657,46 95,09 49,98
6/26/2019 5:22:00 PM 673,41 94,99 49,96
6/26/2019 5:23:00 PM 649,95 95,22 49,99
6/26/2019 5:24:00 PM 670,14 94,50 50,00
6/26/2019 5:25:00 PM 667,85 95,54 49,96
6/26/2019 5:26:00 PM 674,56 94,48 49,91
6/26/2019 5:27:00 PM 661,94 93,99 49,98
6/26/2019 5:28:00 PM 660,72 94,68 50,00
6/26/2019 5:29:00 PM 672,95 94,16 49,98
6/26/2019 5:30:00 PM 658,02 94,24 49,95
6/26/2019 5:31:00 PM 665,51 95,30 50,02
6/26/2019 5:32:00 PM 668,27 94,74 49,97
6/26/2019 5:33:00 PM 655,23 94,90 50,00
6/26/2019 5:34:00 PM 679,18 94,28 49,98
6/26/2019 5:35:00 PM 661,81 95,55 49,98
6/26/2019 5:36:00 PM 670,94 94,88 49,99
6/26/2019 5:37:00 PM 662,60 95,11 49,97
6/26/2019 5:38:00 PM 671,17 95,90 50,02
6/26/2019 5:39:00 PM 661,54 95,22 49,97
6/26/2019 5:40:00 PM 654,66 95,79 49,97
6/26/2019 5:41:00 PM 671,17 95,66 49,96
6/26/2019 5:42:00 PM 652,65 94,94 50,04
6/26/2019 5:43:00 PM 657,32 96,03 50,06
6/26/2019 5:44:00 PM 680,19 94,94 50,00
6/26/2019 5:45:00 PM 643,80 95,76 50,10

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 665,26 94,83 49,98
DESV EST 9,4 0,7146 0,03833
GENERACION kW 39.916

ESTABILIDAD 1,42%

Generated on: 6/27/2019 10:52:35 AM

Page 1 of 1

PAGINA 193/262



@ Colbun

6/26/2019 5:59:00 PM - 6/26/2019

AAAAA PR /O 1\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 6:00:00 PM 992,41 93,44 49,97
6/26/2019 6:01:00 PM 1.008,22 92,89 49,91
6/26/2019 6:02:00 PM 997,98 93,47 49,93
6/26/2019 6:03:00 PM 998,09 93,65 49,96
6/26/2019 6:04:00 PM 986,56 94,24 50,02
6/26/2019 6:05:00 PM 1.005,63 93,70 50,00
6/26/2019 6:06:00 PM 1.010,78 93,37 49,97
6/26/2019 6:07:00 PM 985,95 93,89 49,96
6/26/2019 6:08:00 PM 1.001,20 94,46 49,95
6/26/2019 6:09:00 PM 987,72 94,45 50,00
6/26/2019 6:10:00 PM 991,54 94,80 50,00
6/26/2019 6:11:00 PM 995,47 94,62 50,07
6/26/2019 6:12:00 PM 1.000,31 94,17 49,99
6/26/2019 6:13:00 PM 994,37 94,75 50,05
6/26/2019 6:14:00 PM 995,16 94,67 50,03
6/26/2019 6:15:00 PM 997,31 93,80 50,00
6/26/2019 6:16:00 PM 995,75 95,04 49,99
6/26/2019 6:17:00 PM 1.013,59 94,66 49,97
6/26/2019 6:18:00 PM 999,73 94,19 49,98
6/26/2019 6:19:00 PM 991,47 94,90 50,00
6/26/2019 6:20:00 PM 1.014,00 93,83 49,98
6/26/2019 6:21:00 PM 998,17 94,33 49,94
6/26/2019 6:22:00 PM 987,63 95,12 49,99
6/26/2019 6:23:00 PM 1.004,50 94,16 49,98
6/26/2019 6:24:00 PM 997,56 94,11 49,93
6/26/2019 6:25:00 PM 997,74 94,62 49,98
6/26/2019 6:26:00 PM 994,84 93,94 50,00
6/26/2019 6:27:00 PM 1.012,21 93,48 49,91
6/26/2019 6:28:00 PM 979,39 93,74 49,97
6/26/2019 6:29:00 PM 999,80 94,00 49,99
6/26/2019 6:30:00 PM 994,09 94,42 50,04

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 997,72 94,16 49,98
DESV EST 8,4 0,5458 0,03747
GENERACION kW 59.863

ESTABILIDAD 0,84%

Generated on: 6/27/2019 10:27:36 AM
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@ Colbun

6/26/2019 6:44:00 PM - 6/26/2019

. AF.ANA PRA /O N

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 6:45:00 PM 1.221,58 95,60 50,01
6/26/2019 6:46:00 PM 1.218,63 95,69 49,99
6/26/2019 6:47:00 PM 1.209,64 96,26 50,05
6/26/2019 6:48:00 PM 1.222,39 96,12 50,05
6/26/2019 6:49:00 PM 1.217,29 95,83 50,02
6/26/2019 6:50:00 PM 1.212,31 95,61 50,03
6/26/2019 6:51:00 PM 1.227,14 95,22 49,99
6/26/2019 6:52:00 PM 1.218,75 95,56 50,00
6/26/2019 6:53:00 PM 1.204,75 96,17 50,01
6/26/2019 6:54:00 PM 1.225,36 95,71 50,05
6/26/2019 6:55:00 PM 1.225,32 95,21 49,96
6/26/2019 6:56:00 PM 1.211,24 95,64 50,01
6/26/2019 6:57:00 PM 1.205,39 95,98 50,04
6/26/2019 6:58:00 PM 1.215,04 95,49 49,97
6/26/2019 6:59:00 PM 1.210,01 96,24 50,05
6/26/2019 7:00:00 PM 1.225,79 95,57 50,03
6/26/2019 7:01:00 PM 1.215,51 95,93 50,01
6/26/2019 7:02:00 PM 1.213,36 96,04 50,04
6/26/2019 7:03:00 PM 1.208,41 96,08 50,03
6/26/2019 7:04:00 PM 1.226,68 95,78 50,01
6/26/2019 7:05:00 PM 1.221,97 95,61 50,01
6/26/2019 7:06:00 PM 1.219,08 94,95 49,97
6/26/2019 7:07:00 PM 1.205,66 95,74 50,00
6/26/2019 7:08:00 PM 1.215,83 95,76 49,98
6/26/2019 7:09:00 PM 1.222,89 95,41 49,93
6/26/2019 7:10:00 PM 1.214,30 95,09 49,92
6/26/2019 7:11:00 PM 1.207,71 95,53 49,92
6/26/2019 7:12:00 PM 1.226,25 95,01 49,94
6/26/2019 7:13:00 PM 1.205,77 95,41 49,95
6/26/2019 7:14:00 PM 1.214,50 95,32 49,90
6/26/2019 7:15:00 PM 1.207,11 95,28 50,00

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 1.215,99 95,64 50,00
DESV EST 7,2 0,3575 0,04146
GENERACION kW 72.959

ESTABILIDAD 0,60%

Generated on: 6/27/2019 10:30:50 AM
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@ Colbun

6/26/2019 7:29:00 PM - 6/26/2019

A.AA.AA PR /O 1\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 7:30:00 PM 1.401,50 96,61 49,99
6/26/2019 7:31:00 PM 1.401,85 96,22 49,97
6/26/2019 7:32:00 PM 1.395,09 96,39 49,97
6/26/2019 7:33:00 PM 1.395,04 96,21 49,99
6/26/2019 7:34:00 PM 1.401,93 96,51 50,02
6/26/2019 7:35:00 PM 1.406,86 95,56 49,96
6/26/2019 7:36:00 PM 1.388,65 96,23 50,00
6/26/2019 7:37:00 PM 1.409,46 95,61 50,02
6/26/2019 7:38:00 PM 1.384,53 95,96 49,97
6/26/2019 7:39:00 PM 1.398,35 96,37 50,00
6/26/2019 7:40:00 PM 1.407,21 96,10 50,03
6/26/2019 7:41:00 PM 1.411,41 95,43 49,93
6/26/2019 7:42:00 PM 1.387,45 96,41 50,02
6/26/2019 7:43:00 PM 1.407,37 95,88 49,96
6/26/2019 7:44:00 PM 1.388,26 96,17 50,03
6/26/2019 7:45:00 PM 1.400,65 95,71 50,01
6/26/2019 7:46:00 PM 1.401,10 95,87 49,95
6/26/2019 7:47:00 PM 1.394,62 96,15 49,98
6/26/2019 7:48:00 PM 1.396,21 96,02 50,00
6/26/2019 7:49:00 PM 1.398,03 96,08 49,98
6/26/2019 7:50:00 PM 1.392,06 96,52 50,03
6/26/2019 7:51:00 PM 1.397,49 96,45 50,00
6/26/2019 7:52:00 PM 1.413,82 96,21 50,00
6/26/2019 7:53:00 PM 1.391,15 95,42 49,96
6/26/2019 7:54:00 PM 1.393,78 96,02 49,98
6/26/2019 7:55:00 PM 1.401,01 95,98 49,98
6/26/2019 7:56:00 PM 1.396,60 96,26 50,00
6/26/2019 7:57:00 PM 1.413,72 95,97 49,97
6/26/2019 7:58:00 PM 1.399,12 96,04 50,01
6/26/2019 7:59:00 PM 1.399,89 95,72 49,93
6/26/2019 8:00:00 PM 1.393,42 96,47 50,01

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 1.398,96 96,08 49,99
DESV EST 7,6 0,3225 0,02725
GENERACION kW 83.937

ESTABILIDAD 0,54%

Generated on: 6/27/2019 10:34:50 AM
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@ Colbun

6/26/2019 8:14:00 PM - 6/26/2019

A.AF.AA MRA /68 1\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 8:15:00 PM 1.655,26 96,17 49,97
6/26/2019 8:16:00 PM 1.632,85 96,13 49,98
6/26/2019 8:17:00 PM 1.644,26 95,69 49,94
6/26/2019 8:18:00 PM 1.653,28 95,73 49,97
6/26/2019 8:19:00 PM 1.644,88 95,77 49,96
6/26/2019 8:20:00 PM 1.650,27 96,04 49,99
6/26/2019 8:21:00 PM 1.643,46 95,40 49,97
6/26/2019 8:22:00 PM 1.642,71 95,96 49,97
6/26/2019 8:23:00 PM 1.659,64 95,66 49,98
6/26/2019 8:24:00 PM 1.645,78 95,54 49,93
6/26/2019 8:25:00 PM 1.642,96 95,98 49,98
6/26/2019 8:26:00 PM 1.663,92 95,74 49,94
6/26/2019 8:27:00 PM 1.661,43 95,63 49,93
6/26/2019 8:28:00 PM 1.643,67 95,62 49,99
6/26/2019 8:29:00 PM 1.655,39 95,67 49,95
6/26/2019 8:30:00 PM 1.649,87 95,09 49,90
6/26/2019 8:31:00 PM 1.653,20 95,29 49,89
6/26/2019 8:32:00 PM 1.642,75 95,50 49,90
6/26/2019 8:33:00 PM 1.637,46 95,76 49,96
6/26/2019 8:34:00 PM 1.653,20 95,20 49,94
6/26/2019 8:35:00 PM 1.637,26 95,80 49,96
6/26/2019 8:36:00 PM 1.653,99 95,64 49,92
6/26/2019 8:37:00 PM 1.652,01 95,17 49,86
6/26/2019 8:38:00 PM 1.641,27 95,61 49,91
6/26/2019 8:39:00 PM 1.660,20 95,32 49,87
6/26/2019 8:40:00 PM 1.644,03 95,53 49,92
6/26/2019 8:41:00 PM 1.639,14 94,86 49,89
6/26/2019 8:42:00 PM 1.645,46 95,29 49,92
6/26/2019 8:43:00 PM 1.644,73 95,39 49,91
6/26/2019 8:44:00 PM 1.638,88 95,60 49,93
6/26/2019 8:45:00 PM 1.645,00 95,52 49,94

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 1.647,68 95,59 49,94
DESV EST 7,8 0,3030 0,03555
GENERACION kW 98.861

ESTABILIDAD 0,47%

Generated on: 6/27/2019 10:38:16 AM
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@ Colbun

6/26/2019 8:59:00 PM - 6/26/2019

A.AN.AA PR /O N\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 9:00:00 PM 1.872,48 95,66 49,97
6/26/2019 9:01:00 PM 1.886,83 95,53 49,92
6/26/2019 9:02:00 PM 1.875,13 95,90 49,96
6/26/2019 9:03:00 PM 1.862,04 95,87 50,05
6/26/2019 9:04:00 PM 1.883,06 95,68 50,04
6/26/2019 9:05:00 PM 1.890,11 95,97 49,99
6/26/2019 9:06:00 PM 1.882,07 96,00 50,00
6/26/2019 9:07:00 PM 1.889,19 95,80 49,98
6/26/2019 9:08:00 PM 1.884,87 95,74 49,94
6/26/2019 9:09:00 PM 1.864,67 96,17 50,00
6/26/2019 9:10:00 PM 1.898,50 95,45 49,95
6/26/2019 9:11:00 PM 1.877,49 95,83 49,92
6/26/2019 9:12:00 PM 1.869,66 95,53 49,97
6/26/2019 9:13:00 PM 1.873,03 95,56 49,99
6/26/2019 9:14:00 PM 1.873,28 95,86 50,01
6/26/2019 9:15:00 PM 1.879,74 95,80 49,97
6/26/2019 9:16:00 PM 1.880,79 95,58 49,98
6/26/2019 9:17:00 PM 1.880,90 96,16 49,97
6/26/2019 9:18:00 PM 1.885,35 95,93 49,97
6/26/2019 9:19:00 PM 1.890,06 95,82 49,96
6/26/2019 9:20:00 PM 1.878,97 95,88 50,01
6/26/2019 9:21:00 PM 1.887,18 95,98 49,99
6/26/2019 9:22:00 PM 1.873,77 96,17 50,00
6/26/2019 9:23:00 PM 1.877,81 95,99 49,95
6/26/2019 9:24:00 PM 1.884,00 95,89 50,00
6/26/2019 9:25:00 PM 1.881,66 95,92 49,92
6/26/2019 9:26:00 PM 1.884,38 96,15 49,97
6/26/2019 9:27:00 PM 1.872,20 95,78 49,96
6/26/2019 9:28:00 PM 1.868,46 96,23 50,03
6/26/2019 9:29:00 PM 1.885,02 96,41 50,00
6/26/2019 9:30:00 PM 1.895,86 96,07 49,96

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 1.880,28 95,88 49,98
DESV EST 8,5 0,2286 0,03229
GENERACION kW 112.817

ESTABILIDAD 0,45%

Generated on: 6/27/2019 10:40:57 AM
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@ Colbun

6/26/2019 9:44:00 PM - 6/26/2019

AN AF.ANA MRA /661 1\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 9:45:00 PM 2.102,73 95,73 49,94
6/26/2019 9:46:00 PM 2.099,74 96,46 50,03
6/26/2019 9:47:00 PM 2.099,64 96,17 49,98
6/26/2019 9:48:00 PM 2.099,60 96,27 49,97
6/26/2019 9:49:00 PM 2.096,85 96,83 50,04
6/26/2019 9:50:00 PM 2.096,46 96,57 50,02
6/26/2019 9:51:00 PM 2.095,80 96,39 49,95
6/26/2019 9:52:00 PM 2.096,32 95,88 49,98
6/26/2019 9:53:00 PM 2.096,66 96,31 50,03
6/26/2019 9:54:00 PM 2.100,52 95,69 49,94
6/26/2019 9:55:00 PM 2.098,95 96,22 49,98
6/26/2019 9:56:00 PM 2.102,76 96,08 49,98
6/26/2019 9:57:00 PM 2.101,49 96,53 50,01
6/26/2019 9:58:00 PM 2.102,44 96,32 49,94
6/26/2019 9:59:00 PM 2.100,95 96,56 50,04

6/26/2019 10:00:00 PM 2.103,76 96,45 50,00
6/26/2019 10:01:00 PM 2.107,35 96,05 49,97
6/26/2019 10:02:00 PM 2.109,18 96,61 50,05
6/26/2019 10:03:00 PM 2.112,16 96,50 50,03
6/26/2019 10:04:00 PM 2.112,78 95,61 50,03
6/26/2019 10:05:00 PM 2.110,01 94,92 50,02
6/26/2019 10:06:00 PM 2.106,29 94,52 50,02
6/26/2019 10:07:00 PM 2.105,05 94,40 50,01
6/26/2019 10:08:00 PM 2.105,83 94,36 49,98
6/26/2019 10:09:00 PM 2.105,22 94,81 50,04
6/26/2019 10:10:00 PM 2.107,16 94,82 50,02
6/26/2019 10:11:00 PM 2.106,18 94,91 50,00
6/26/2019 10:12:00 PM 2.105,33 94,86 50,04
6/26/2019 10:13:00 PM 2.105,54 95,52 50,09
6/26/2019 10:14:00 PM 2.107,39 94,83 50,04
6/26/2019 10:15:00 PM 2.107,05 95,18 50,06
DATOS 31 31 31
PROMEDIO 2.103,46 95,75 50,01
DESV EST 4,7 0,7686 0,03776
GENERACION kW 126.207
ESTABILIDAD 0,22%

Generated on: 6/27/2019 10:43:18 AM

Page 1 of 1

PAGINA 199/262



Generated on: 6/27/2019 10:52:35 AM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 5:14:00 PM -

AIANAIANAN F_ AF.AN MRA

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 5:15:00 PM -37.884,91
6/26/2019 5:16:00 PM -40.247,19
6/26/2019 5:17:00 PM -41.272,36
6/26/2019 5:18:00 PM -39.560,18
6/26/2019 5:19:00 PM -37.527,00
6/26/2019 5:20:00 PM -38.735,73
6/26/2019 5:21:00 PM -38.517,41
6/26/2019 5:22:00 PM -39.128,91
6/26/2019 5:23:00 PM -39.023,39
6/26/2019 5:24:00 PM -37.297,13
6/26/2019 5:25:00 PM -41.357,80
6/26/2019 5:26:00 PM -41.680,53
6/26/2019 5:27:00 PM -38.151,29
6/26/2019 5:28:00 PM -38.134,17
6/26/2019 5:29:00 PM -37.668,08
6/26/2019 5:30:00 PM -40.080,76
6/26/2019 5:31:00 PM -37.368,61
6/26/2019 5:32:00 PM -39.906,11
6/26/2019 5:33:00 PM -39.489,43
6/26/2019 5:34:00 PM -38.620,01
6/26/2019 5:35:00 PM -40.062,40
6/26/2019 5:36:00 PM -38.472,91
6/26/2019 5:37:00 PM -39.149,59
6/26/2019 5:38:00 PM -36.877,84
6/26/2019 5:39:00 PM -38.636,82
6/26/2019 5:40:00 PM -40.621,53
6/26/2019 5:41:00 PM -40.496,81
6/26/2019 5:42:00 PM -38.317,86
6/26/2019 5:43:00 PM -39.279,20
6/26/2019 5:44:00 PM -38.962,19
6/26/2019 5:45:00 PM -37.826,68
DATOS 31
PROMEDIO 39.043,70
DESV EST 1258,1
0,032223022

PAGINA 200/262



Generated on: 6/27/2019 10:27:36 AM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 5:59:00 PM -

AIANIANAN A.AN.AN MRA

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 6:00:00 PM -58.831,19
6/26/2019 6:01:00 PM -59.878,13
6/26/2019 6:02:00 PM -60.163,62
6/26/2019 6:03:00 PM -60.144,60
6/26/2019 6:04:00 PM -59.264,01
6/26/2019 6:05:00 PM -59.725,97
6/26/2019 6:06:00 PM -58.509,72
6/26/2019 6:07:00 PM -61.750,05
6/26/2019 6:08:00 PM -60.789,33
6/26/2019 6:09:00 PM -59.656,21
6/26/2019 6:10:00 PM -61.634,28
6/26/2019 6:11:00 PM -56.794,27
6/26/2019 6:12:00 PM -60.853,97
6/26/2019 6:13:00 PM -58.376,50
6/26/2019 6:14:00 PM -59.098,52
6/26/2019 6:15:00 PM -60.282,37
6/26/2019 6:16:00 PM -61.908,05
6/26/2019 6:17:00 PM -60.606,96
6/26/2019 6:18:00 PM -58.864,93
6/26/2019 6:19:00 PM -60.028,52
6/26/2019 6:20:00 PM -57.456,48
6/26/2019 6:21:00 PM -60.695,57
6/26/2019 6:22:00 PM -59.286,18
6/26/2019 6:23:00 PM -57.775,01
6/26/2019 6:24:00 PM -61.315,05
6/26/2019 6:25:00 PM -59.530,40
6/26/2019 6:26:00 PM -58.241,97
6/26/2019 6:27:00 PM -59.135,00
6/26/2019 6:28:00 PM -58.885,30
6/26/2019 6:29:00 PM -57.272,12
6/26/2019 6:30:00 PM -57.373,02
DATOS 31
PROMEDIO 59.487,98
DESV EST 1369, 1
0,023014817

PAGINA 201/262



Generated on: 6/27/2019 10:57:12 AM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 6:44:00 PM -

AIANIANAN 7. AF_.AN M2

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 6:45:00 PM -73.979,68
6/26/2019 6:46:00 PM -73.821,15
6/26/2019 6:47:00 PM -71.712,84
6/26/2019 6:48:00 PM -70.332,28
6/26/2019 6:49:00 PM -72.053,37
6/26/2019 6:50:00 PM -72.091,49
6/26/2019 6:51:00 PM -72.890,02
6/26/2019 6:52:00 PM -72.294,31
6/26/2019 6:53:00 PM -73.556,16
6/26/2019 6:54:00 PM -69.726,80
6/26/2019 6:55:00 PM -73.395,36
6/26/2019 6:56:00 PM -72.490,45
6/26/2019 6:57:00 PM -71.230,10
6/26/2019 6:58:00 PM -75.109,88
6/26/2019 6:59:00 PM -72.884,67
6/26/2019 7:00:00 PM -71.192,31
6/26/2019 7:01:00 PM -72.629,03
6/26/2019 7:02:00 PM -71.991,70
6/26/2019 7:03:00 PM -72.939,73
6/26/2019 7:04:00 PM -73.501,05
6/26/2019 7:05:00 PM -71.115,84
6/26/2019 7:06:00 PM -71.325,97
6/26/2019 7:07:00 PM -70.792,56
6/26/2019 7:08:00 PM -71.645,92
6/26/2019 7:09:00 PM -72.123,50
6/26/2019 7:10:00 PM -73.277,56
6/26/2019 7:11:00 PM -75.194,57
6/26/2019 7:12:00 PM -70.312,24
6/26/2019 7:13:00 PM -71.418,57
6/26/2019 7:14:00 PM -74.126,05
6/26/2019 7:15:00 PM -70.431,18
DATOS 31
PROMEDIO 72.309,24
DESV EST 1388,9
0,019208011

PAGINA 202/262



Generated on: 6/27/2019 10:34:50 AM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 7:29:00 PM -

AIANIANAN O.AN.AN MRA

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 7:30:00 PM -83.499,25
6/26/2019 7:31:00 PM -82.688,38
6/26/2019 7:32:00 PM -83.519,05
6/26/2019 7:33:00 PM -84.011,70
6/26/2019 7:34:00 PM -82.491,41
6/26/2019 7:35:00 PM -83.132,88
6/26/2019 7:36:00 PM -84.414,54
6/26/2019 7:37:00 PM -80.294,68
6/26/2019 7:38:00 PM -85.458,95
6/26/2019 7:39:00 PM -83.977,67
6/26/2019 7:40:00 PM -80.849,78
6/26/2019 7:41:00 PM -84.056,13
6/26/2019 7:42:00 PM -83.212,71
6/26/2019 7:43:00 PM -83.396,62
6/26/2019 7:44:00 PM -81.315,29
6/26/2019 7:45:00 PM -81.331,05
6/26/2019 7:46:00 PM -85.927,88
6/26/2019 7:47:00 PM -82.929,92
6/26/2019 7:48:00 PM -83.282,98
6/26/2019 7:49:00 PM -83.194,16
6/26/2019 7:50:00 PM -83.469,69
6/26/2019 7:51:00 PM -83.690,81
6/26/2019 7:52:00 PM -81.164,14
6/26/2019 7:53:00 PM -84.272,28
6/26/2019 7:54:00 PM -83.601,82
6/26/2019 7:55:00 PM -83.716,92
6/26/2019 7:56:00 PM -83.937,83
6/26/2019 7:57:00 PM -83.640,26
6/26/2019 7:58:00 PM -81.070,97
6/26/2019 7:59:00 PM -85.436,36
6/26/2019 8:00:00 PM -81.782,41
DATOS 31
PROMEDIO 83.186,08
DESV EST 1371,3
0,016485101

PAGINA 203/262



Generated on: 6/27/2019 10:38:16 AM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 8:14:00 PM -

AIANAIANAN O.AF . AN MRA

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 8:15:00 PM -97.514,41
6/26/2019 8:16:00 PM -97.775,15
6/26/2019 8:17:00 PM -99.749,45
6/26/2019 8:18:00 PM -97.768,59
6/26/2019 8:19:00 PM -98.656,18
6/26/2019 8:20:00 PM -97.594,66
6/26/2019 8:21:00 PM -98.156,78
6/26/2019 8:22:00 PM -99.459,52
6/26/2019 8:23:00 PM -97.193,23
6/26/2019 8:24:00 PM -101.150,91
6/26/2019 8:25:00 PM -99.042,10
6/26/2019 8:26:00 PM -99.459,46
6/26/2019 8:27:00 PM -97.861,90
6/26/2019 8:28:00 PM -95.688,05
6/26/2019 8:29:00 PM -97.873,41
6/26/2019 8:30:00 PM -98.463,54
6/26/2019 8:31:00 PM -98.251,56
6/26/2019 8:32:00 PM -98.566,52
6/26/2019 8:33:00 PM -97.071,91
6/26/2019 8:34:00 PM -97.743,66
6/26/2019 8:35:00 PM -98.295,90
6/26/2019 8:36:00 PM -97.993,40
6/26/2019 8:37:00 PM -99.506,03
6/26/2019 8:38:00 PM -98.384,72
6/26/2019 8:39:00 PM -99.000,91
6/26/2019 8:40:00 PM -96.951,52
6/26/2019 8:41:00 PM -98.103,11
6/26/2019 8:42:00 PM -97.292,47
6/26/2019 8:43:00 PM -97.728,25
6/26/2019 8:44:00 PM -98.005,81
6/26/2019 8:45:00 PM -96.318,56
DATOS 31
PROMEDIO 98.149,09
DESV EST 1067,4
0,010875223

PAGINA 204/262



Generated on: 6/27/2019 10:40:57 AM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 8:59:00 PM -

AIANIANAN A.AN.AN MRA

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 9:00:00 PM -111.376,91
6/26/2019 9:01:00 PM -113.811,85
6/26/2019 9:02:00 PM -113.048,03
6/26/2019 9:03:00 PM -111.749,13
6/26/2019 9:04:00 PM -110.444,63
6/26/2019 9:05:00 PM -112.411,95
6/26/2019 9:06:00 PM -111.128,84
6/26/2019 9:07:00 PM -111.937,77
6/26/2019 9:08:00 PM -113.282,91
6/26/2019 9:09:00 PM -112.018,57
6/26/2019 9:10:00 PM -111.357,57
6/26/2019 9:11:00 PM -113.410,01
6/26/2019 9:12:00 PM -110.680,21
6/26/2019 9:13:00 PM -111.020,96
6/26/2019 9:14:00 PM -111.183,45
6/26/2019 9:15:00 PM -111.973,38
6/26/2019 9:16:00 PM -112.082,58
6/26/2019 9:17:00 PM -114.325,80
6/26/2019 9:18:00 PM -113.199,72
6/26/2019 9:19:00 PM -112.776,84
6/26/2019 9:20:00 PM -109.586,02
6/26/2019 9:21:00 PM -111.809,18
6/26/2019 9:22:00 PM -112.631,85
6/26/2019 9:23:00 PM -114.528,73
6/26/2019 9:24:00 PM -110.527,20
6/26/2019 9:25:00 PM -115.173,68
6/26/2019 9:26:00 PM -111.218,38
6/26/2019 9:27:00 PM -112.797,13
6/26/2019 9:28:00 PM -111.718,95
6/26/2019 9:29:00 PM -112.608,98
6/26/2019 9:30:00 PM -112.858,97
DATOS 31
PROMEDIO 112.215,49
DESV EST 1277,4
0,011383307

PAGINA 205/262



% Colbun

6/26/2019 9:44:00 PM -

AIANINAAAN AN AF.AN

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 9:45:00 PM -124.926,13
6/26/2019 9:46:00 PM -125.438,85
6/26/2019 9:47:00 PM -125.023,02
6/26/2019 9:48:00 PM -125.235,25
6/26/2019 9:49:00 PM -125.486,95
6/26/2019 9:50:00 PM -125.135,88
6/26/2019 9:51:00 PM -124.862,43
6/26/2019 9:52:00 PM -124.856,66
6/26/2019 9:53:00 PM -125.135,51
6/26/2019 9:54:00 PM -125.118,70
6/26/2019 9:55:00 PM -125.291,99
6/26/2019 9:56:00 PM -125.531,90
6/26/2019 9:57:00 PM -125.579,47
6/26/2019 9:58:00 PM -125.304,95
6/26/2019 9:59:00 PM -125.700,78
6/26/2019 10:00:00 PM -125.445,68
6/26/2019 10:01:00 PM -125.589,33
6/26/2019 10:02:00 PM -125.851,61
6/26/2019 10:03:00 PM -126.213,05
6/26/2019 10:04:00 PM -126.077,20
6/26/2019 10:05:00 PM -125.602,95
6/26/2019 10:06:00 PM -125.504,47
6/26/2019 10:07:00 PM -125.386,96
6/26/2019 10:08:00 PM -125.222,05
6/26/2019 10:09:00 PM -125.397,46
6/26/2019 10:10:00 PM -125.435,73
6/26/2019 10:11:00 PM -125.760,13
6/26/2019 10:12:00 PM -125.731,90
6/26/2019 10:13:00 PM -125.871,02
6/26/2019 10:14:00 PM -125.316,67
6/26/2019 10:15:00 PM -125.764,30
DATOS 31
PROMEDIO 125.445,13
DESV EST 334,2
0,002664509

Generated on: 6/27/2019 10:43:18 AM
Page 1 of 1
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@ Colbun

6/26/2019 4:29:00 PM - 6/26/2019

F.ANA.AN PR /O N\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 4:30:00 PM 1.003,03 93,90 49,95
6/26/2019 4:31:00 PM 1.003,35 94,43 49,94
6/26/2019 4:32:00 PM 993,55 93,69 49,91
6/26/2019 4:33:00 PM 991,96 94,17 49,96
6/26/2019 4:34:00 PM 994,33 94,05 50,02
6/26/2019 4:35:00 PM 1.013,93 94,52 49,97
6/26/2019 4:36:00 PM 988,84 95,07 49,97
6/26/2019 4:37:00 PM 1.005,18 95,43 50,01
6/26/2019 4:38:00 PM 1.004,76 94,98 49,99
6/26/2019 4:39:00 PM 1.007,31 94,31 49,92
6/26/2019 4:40:00 PM 1.005,58 95,46 49,91
6/26/2019 4:41:00 PM 1.014,23 94,26 49,86
6/26/2019 4:42:00 PM 995,12 94,54 49,84
6/26/2019 4:43:00 PM 1.012,75 94,13 49,83
6/26/2019 4:44:00 PM 1.010,38 94,24 49,77
6/26/2019 4:45:00 PM 998,60 93,30 49,75
6/26/2019 4:46:00 PM 1.002,44 92,88 49,74
6/26/2019 4:47:00 PM 987,55 93,98 49,76
6/26/2019 4:48:00 PM 997,31 94,03 49,77
6/26/2019 4:49:00 PM 989,01 93,71 49,81
6/26/2019 4:50:00 PM 993,34 95,02 49,83
6/26/2019 4:51:00 PM 966,25 96,18 49,95
6/26/2019 4:52:00 PM 975,60 94,87 49,98
6/26/2019 4:53:00 PM 986,37 96,22 50,03
6/26/2019 4:54:00 PM 999,34 95,48 50,00
6/26/2019 4:55:00 PM 989,38 95,80 50,05
6/26/2019 4:56:00 PM 1.013,82 96,96 50,00
6/26/2019 4:57:00 PM 1.016,89 95,15 49,96
6/26/2019 4:58:00 PM 996,02 95,43 49,99
6/26/2019 4:59:00 PM 1.004,15 95,72 50,01
6/26/2019 5:00:00 PM 1.009,24 95,47 49,95

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 999,02 94,75 49,92
DESV EST 11,6 0,9265 0,09272
GENERACION kW 59.941

ESTABILIDAD 1,16%

Generated on: 6/26/2019 6:09:50 PM

Page 1 of 1
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@ Colbun

6/26/2019 3:44:00 PM - 6/26/2019

AAF.AN MR /O .1 I\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 3:45:00 PM 1.184,62 95,10 49,99
6/26/2019 3:46:00 PM 1.176,36 94,83 50,00
6/26/2019 3:47:00 PM 1.174,88 96,10 50,09
6/26/2019 3:48:00 PM 1.179,55 94,49 49,99
6/26/2019 3:49:00 PM 1.184,18 94,52 50,00
6/26/2019 3:50:00 PM 1.189,96 95,28 49,97
6/26/2019 3:51:00 PM 1.182,15 94,81 49,95
6/26/2019 3:52:00 PM 1.176,07 95,77 49,99
6/26/2019 3:53:00 PM 1.181,04 95,75 49,98
6/26/2019 3:54:00 PM 1.192,54 95,26 49,94
6/26/2019 3:55:00 PM 1.167,40 95,70 50,03
6/26/2019 3:56:00 PM 1.187,05 94,92 49,92
6/26/2019 3:57:00 PM 1.175,45 95,59 49,97
6/26/2019 3:58:00 PM 1.187,49 94,83 49,96
6/26/2019 3:59:00 PM 1.173,69 95,16 49,99
6/26/2019 4:00:00 PM 1.181,91 95,56 50,01
6/26/2019 4:01:00 PM 1.194,72 94,59 49,94
6/26/2019 4:02:00 PM 1.183,70 94,47 49,93
6/26/2019 4:03:00 PM 1.177,19 95,01 49,98
6/26/2019 4:04:00 PM 1.178,62 94,89 50,00
6/26/2019 4:05:00 PM 1.178,26 94,83 50,00
6/26/2019 4:06:00 PM 1.195,62 94,01 49,97
6/26/2019 4:07:00 PM 1.174,69 94,92 49,98
6/26/2019 4:08:00 PM 1.195,81 93,79 49,94
6/26/2019 4:09:00 PM 1.186,39 93,77 49,95
6/26/2019 4:10:00 PM 1.171,74 95,34 50,05
6/26/2019 4:11:00 PM 1.194,94 94,01 49,94
6/26/2019 4:12:00 PM 1.172,78 94,92 49,96
6/26/2019 4:13:00 PM 1.189,79 94,08 49,96
6/26/2019 4:14:00 PM 1.184,21 94,29 49,95
6/26/2019 4:15:00 PM 1.192,76 93,21 49,96

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 1.182,76 94,83 49,98
DESV EST 7,9 0,6720 0,03534
GENERACION kW 70.966

ESTABILIDAD 0,67%

Generated on: 6/26/2019 6:08:31 PM

Page 1 of 1
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@ Colbun

6/26/2019 2:59:00 PM - 6/26/2019

A.AA.AA PR /O 1\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 3:00:00 PM 1.356,57 94,72 50,05
6/26/2019 3:01:00 PM 1.409,24 93,61 49,99
6/26/2019 3:02:00 PM 1.379,57 92,99 49,96
6/26/2019 3:03:00 PM 1.351,63 94,43 50,04
6/26/2019 3:04:00 PM 1.406,27 94,35 49,99
6/26/2019 3:05:00 PM 1.387,97 94,09 49,93
6/26/2019 3:06:00 PM 1.383,67 94,13 49,97
6/26/2019 3:07:00 PM 1.374,61 94,11 49,99
6/26/2019 3:08:00 PM 1.387,51 93,95 49,96
6/26/2019 3:09:00 PM 1.377,68 93,99 49,95
6/26/2019 3:10:00 PM 1.382,10 94,09 49,90
6/26/2019 3:11:00 PM 1.389,17 93,41 49,94
6/26/2019 3:12:00 PM 1.380,37 93,63 49,95
6/26/2019 3:13:00 PM 1.373,96 94,09 49,96
6/26/2019 3:14:00 PM 1.371,03 94,11 50,06
6/26/2019 3:15:00 PM 1.390,19 93,83 49,99
6/26/2019 3:16:00 PM 1.393,80 93,29 49,95
6/26/2019 3:17:00 PM 1.374,81 93,92 49,97
6/26/2019 3:18:00 PM 1.381,63 93,46 49,94
6/26/2019 3:19:00 PM 1.365,18 94,28 49,99
6/26/2019 3:20:00 PM 1.403,23 94,26 49,97
6/26/2019 3:21:00 PM 1.382,51 93,50 49,97
6/26/2019 3:22:00 PM 1.378,24 93,98 49,99
6/26/2019 3:23:00 PM 1.390,82 94,08 49,95
6/26/2019 3:24:00 PM 1.390,91 93,87 49,94
6/26/2019 3:25:00 PM 1.372,72 93,68 49,97
6/26/2019 3:26:00 PM 1.381,28 94,49 49,99
6/26/2019 3:27:00 PM 1.377,56 94,69 50,00
6/26/2019 3:28:00 PM 1.389,58 94,48 49,97
6/26/2019 3:29:00 PM 1.388,83 93,53 49,95
6/26/2019 3:30:00 PM 1.374,03 94,11 50,01

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 1.382,15 93,97 49,97
DESV EST 12,5 0,4110 0,03469
GENERACION kW 82.929
ESTABILIDAD 0,91%

Generated on: 6/26/2019 6:07:06 PM

Page 1 of 1
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@ Colbun

6/26/2019 2:14:00 PM - 6/26/2019

A AF.AA MRA /68 1\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 2:15:00 PM 1.561,47 93,51 49,97
6/26/2019 2:16:00 PM 1.563,65 93,78 50,01
6/26/2019 2:17:00 PM 1.561,92 93,28 49,95
6/26/2019 2:18:00 PM 1.550,91 94,10 49,99
6/26/2019 2:19:00 PM 1.560,08 94,00 49,95
6/26/2019 2:20:00 PM 1.581,61 93,55 49,93
6/26/2019 2:21:00 PM 1.553,98 93,84 50,01
6/26/2019 2:22:00 PM 1.556,78 94,25 49,95
6/26/2019 2:23:00 PM 1.567,38 94,12 49,96
6/26/2019 2:24:00 PM 1.552,20 93,66 49,94
6/26/2019 2:25:00 PM 1.564,11 93,99 49,90
6/26/2019 2:26:00 PM 1.574,88 93,18 49,94
6/26/2019 2:27:00 PM 1.548,67 93,51 49,97
6/26/2019 2:28:00 PM 1.564,00 93,86 50,02
6/26/2019 2:29:00 PM 1.579,86 92,85 49,93
6/26/2019 2:30:00 PM 1.558,45 93,54 49,99
6/26/2019 2:31:00 PM 1.558,89 93,85 49,98
6/26/2019 2:32:00 PM 1.573,50 93,47 49,99
6/26/2019 2:33:00 PM 1.574,18 93,20 49,96
6/26/2019 2:34:00 PM 1.542,69 94,05 50,04
6/26/2019 2:35:00 PM 1.588,98 93,24 49,97
6/26/2019 2:36:00 PM 1.565,57 93,37 49,93
6/26/2019 2:37:00 PM 1.559,08 93,20 50,00
6/26/2019 2:38:00 PM 1.565,37 93,45 49,99
6/26/2019 2:39:00 PM 1.552,23 93,93 49,99
6/26/2019 2:40:00 PM 1.564,09 94,19 50,01
6/26/2019 2:41:00 PM 1.588,82 92,81 49,95
6/26/2019 2:42:00 PM 1.535,93 94,46 50,01
6/26/2019 2:43:00 PM 1.571,02 94,35 49,99
6/26/2019 2:44:00 PM 1.574,88 93,84 49,97
6/26/2019 2:45:00 PM 1.551,87 93,76 49,98

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 1.563,45 93,68 49,97
DESV EST 12,4 0,4223 0,03189
GENERACION kW 93.807

ESTABILIDAD 0,79%

Generated on: 6/26/2019 6:05:25 PM

Page 1 of 1
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@ Colbun

6/26/2019 1:29:00 PM - 6/26/2019

A.AA.AA MR /O 1\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 1:30:00 PM 1.759,86 96,07 50,01
6/26/2019 1:31:00 PM 1.747,14 96,09 49,99
6/26/2019 1:32:00 PM 1.744,01 95,37 50,04
6/26/2019 1:33:00 PM 1.760,66 94,49 49,91
6/26/2019 1:34:00 PM 1.742,95 94,38 49,97
6/26/2019 1:35:00 PM 1.748,34 94,08 50,01
6/26/2019 1:36:00 PM 1.743,94 93,95 50,00
6/26/2019 1:37:00 PM 1.745,28 94,04 50,01
6/26/2019 1:38:00 PM 1.744,04 94,59 50,02
6/26/2019 1:39:00 PM 1.746,81 94,51 50,01
6/26/2019 1:40:00 PM 1.759,36 93,39 49,97
6/26/2019 1:41:00 PM 1.745,40 93,76 49,97
6/26/2019 1:42:00 PM 1.753,82 93,78 49,93
6/26/2019 1:43:00 PM 1.739,84 93,75 50,00
6/26/2019 1:44:00 PM 1.750,09 93,74 50,00
6/26/2019 1:45:00 PM 1.753,38 93,59 49,95
6/26/2019 1:46:00 PM 1.736,83 93,61 49,99
6/26/2019 1:47:00 PM 1.756,29 93,53 49,95
6/26/2019 1:48:00 PM 1.745,42 94,11 49,97
6/26/2019 1:49:00 PM 1.750,05 93,84 49,96
6/26/2019 1:50:00 PM 1.738,09 94,15 50,00
6/26/2019 1:51:00 PM 1.737,74 93,72 49,96
6/26/2019 1:52:00 PM 1.767,05 93,29 49,95
6/26/2019 1:53:00 PM 1.726,56 93,82 50,02
6/26/2019 1:54:00 PM 1.744,85 94,17 50,06
6/26/2019 1:55:00 PM 1.767,46 93,45 49,95
6/26/2019 1:56:00 PM 1.752,05 93,56 49,97
6/26/2019 1:57:00 PM 1.736,94 93,69 50,04
6/26/2019 1:58:00 PM 1.759,75 93,78 49,97
6/26/2019 1:59:00 PM 1.747.,47 93,32 50,04
6/26/2019 2:00:00 PM 1.749,12 93,08 49,94

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 1.748,41 94,02 49,99
DESV EST 9,2 0,7138 0,03669
GENERACION kW 104.904
ESTABILIDAD 0,53%

Generated on: 6/26/2019 6:03:56 PM

Page 1 of 1
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@ Colbun

6/26/2019 12:44:00 PM - 6/26/2019

A AF.AA PMRA /O 1 1\

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 12:45:00 PM 1.977,48 95,36 49,99
6/26/2019 12:46:00 PM 1.941,85 94,93 49,91
6/26/2019 12:47:00 PM 1.935,38 95,64 50,01
6/26/2019 12:48:00 PM 1.962,80 95,02 49,97
6/26/2019 12:49:00 PM 1.950,28 94,93 49,93
6/26/2019 12:50:00 PM 1.944,94 95,14 49,96
6/26/2019 12:51:00 PM 1.942,55 95,58 49,98
6/26/2019 12:52:00 PM 1.956,95 95,44 49,99
6/26/2019 12:53:00 PM 1.942,06 95,11 49,99
6/26/2019 12:54:00 PM 1.935,74 95,79 50,02
6/26/2019 12:55:00 PM 1.965,92 95,90 49,96
6/26/2019 12:56:00 PM 1.949,88 95,74 49,99
6/26/2019 12:57:00 PM 1.943,28 95,84 50,00
6/26/2019 12:58:00 PM 1.947,39 95,83 49,97
6/26/2019 12:59:00 PM 1.934,08 96,40 50,04

6/26/2019 1:00:00 PM 1.956,99 96,04 49,98
6/26/2019 1:01:00 PM 1.936,42 96,15 50,04
6/26/2019 1:02:00 PM 1.953,89 96,20 50,03
6/26/2019 1:03:00 PM 1.953,30 96,41 49,99
6/26/2019 1:04:00 PM 1.946,59 96,57 50,01
6/26/2019 1:05:00 PM 1.944,91 96,58 50,01
6/26/2019 1:06:00 PM 1.966,31 96,09 49,94
6/26/2019 1:07:00 PM 1.944,57 96,33 49,97
6/26/2019 1:08:00 PM 1.955,95 96,14 49,93
6/26/2019 1:09:00 PM 1.938,92 96,45 50,02
6/26/2019 1:10:00 PM 1.951,78 96,35 49,95
6/26/2019 1:11:00 PM 1.940,60 96,72 50,00
6/26/2019 1:12:00 PM 1.951,22 96,66 50,05
6/26/2019 1:13:00 PM 1.942,31 96,37 50,00
6/26/2019 1:14:00 PM 1.959,47 96,33 49,97
6/26/2019 1:15:00 PM 1.957,10 96,70 49,98
DATOS 31 31 31
PROMEDIO 1.949,39 95,96 49,99
DESV EST 10,3 0,5511 0,03373
GENERACION kW 116.963
ESTABILIDAD 0,53%

Generated on: 6/26/2019 6:02:25 PM
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@ Colbun

6/26/2019 11:59:00 AM - 6/26/2019
12:30:00 PM (Server Local)

Timestamp kWh del int PF lag tot Freq
6/26/2019 12:00:00 PM 2.166,58 95,89 49,97
6/26/2019 12:01:00 PM 2.160,07 95,66 49,96
6/26/2019 12:02:00 PM 2.150,42 95,68 49,98
6/26/2019 12:03:00 PM 2.153,61 96,04 50,02
6/26/2019 12:04:00 PM 2.151,04 96,00 50,00
6/26/2019 12:05:00 PM 2.144,65 95,65 49,97
6/26/2019 12:06:00 PM 2.145,79 95,98 49,98
6/26/2019 12:07:00 PM 2.146,20 96,09 50,00
6/26/2019 12:08:00 PM 2.146,90 96,09 49,99
6/26/2019 12:09:00 PM 2.146,27 95,98 49,94
6/26/2019 12:10:00 PM 2.146,98 96,55 50,04
6/26/2019 12:11:00 PM 2.154,63 96,30 50,01
6/26/2019 12:12:00 PM 2.156,18 96,42 49,97
6/26/2019 12:13:00 PM 2.156,36 96,20 50,00
6/26/2019 12:14:00 PM 2.157,26 96,61 50,01
6/26/2019 12:15:00 PM 2.157,93 96,33 50,00
6/26/2019 12:16:00 PM 2.156,76 96,03 49,94
6/26/2019 12:17:00 PM 2.154,38 96,29 49,96
6/26/2019 12:18:00 PM 2.153,87 96,32 49,99
6/26/2019 12:19:00 PM 2.152,30 96,58 50,03
6/26/2019 12:20:00 PM 2.154,21 96,56 50,01
6/26/2019 12:21:00 PM 2.155,56 96,65 50,04
6/26/2019 12:22:00 PM 2.154,13 96,56 50,03
6/26/2019 12:23:00 PM 2.155,34 96,35 49,97
6/26/2019 12:24:00 PM 2.157,34 96,03 49,99
6/26/2019 12:25:00 PM 2.161,28 96,19 50,04
6/26/2019 12:26:00 PM 2.164,38 96,47 50,06
6/26/2019 12:27:00 PM 2.167,58 96,31 50,05
6/26/2019 12:28:00 PM 2.168,76 95,92 49,98
6/26/2019 12:29:00 PM 2.168,24 96,04 50,02
6/26/2019 12:30:00 PM 2.167,91 96,00 49,94

DATOS 31 31 31
PROMEDIO 2.155,90 96,19 50,00
DESV EST 7,1 0,2861 0,03245
GENERACION kW 129.354
ESTABILIDAD 0,33%

Generated on: 6/26/2019 6:00:07 PM
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Generated on: 6/26/2019 6:09:50 PM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 4:29:00 PM -

AIANIANAN F.AN.AN MRA

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 4:30:00 PM -58.963,17
6/26/2019 4:31:00 PM -60.215,81
6/26/2019 4:32:00 PM -60.232,31
6/26/2019 4:33:00 PM -60.194,46
6/26/2019 4:34:00 PM -56.914,23
6/26/2019 4:35:00 PM -57.705,85
6/26/2019 4:36:00 PM -61.198,71
6/26/2019 4:37:00 PM -57.919,65
6/26/2019 4:38:00 PM -59.098,14
6/26/2019 4:39:00 PM -59.421,14
6/26/2019 4:40:00 PM -60.094,52
6/26/2019 4:41:00 PM -60.582,78
6/26/2019 4:42:00 PM -61.062,84
6/26/2019 4:43:00 PM -58.541,11
6/26/2019 4:44:00 PM -59.237,05
6/26/2019 4:45:00 PM -58.977,58
6/26/2019 4:46:00 PM -59.460,04
6/26/2019 4:47:00 PM -60.066,13
6/26/2019 4:48:00 PM -58.918,66
6/26/2019 4:49:00 PM -58.036,04
6/26/2019 4:50:00 PM -58.648,30
6/26/2019 4:51:00 PM -57.594,20
6/26/2019 4:52:00 PM -59.724,98
6/26/2019 4:53:00 PM -61.126,78
6/26/2019 4:54:00 PM -61.194,23
6/26/2019 4:55:00 PM -60.386,42
6/26/2019 4:56:00 PM -61.759,20
6/26/2019 4:57:00 PM -59.930,03
6/26/2019 4:58:00 PM -60.195,54
6/26/2019 4:59:00 PM -57.330,66
6/26/2019 5:00:00 PM -60.362,00
DATOS 31
PROMEDIO 59.519,11
DESV EST 12547
0,021080882

PAGINA 214/262



Generated on: 6/26/2019 6:08:31 PM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 3:44:00 PM -

AIANIANAN A.AF.AN MRA

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 3:45:00 PM -70.126,77
6/26/2019 3:46:00 PM -69.021,30
6/26/2019 3:47:00 PM -66.252,19
6/26/2019 3:48:00 PM -70.410,88
6/26/2019 3:49:00 PM -70.496,94
6/26/2019 3:50:00 PM -70.863,63
6/26/2019 3:51:00 PM -72.175,41
6/26/2019 3:52:00 PM -71.072,20
6/26/2019 3:53:00 PM -70.029,19
6/26/2019 3:54:00 PM -70.276,98
6/26/2019 3:55:00 PM -69.277,75
6/26/2019 3:56:00 PM -71.980,83
6/26/2019 3:57:00 PM -72.017,62
6/26/2019 3:58:00 PM -69.681,96
6/26/2019 3:59:00 PM -70.951,52
6/26/2019 4:00:00 PM -70.393,87
6/26/2019 4:01:00 PM -71.215,46
6/26/2019 4:02:00 PM -71.147,59
6/26/2019 4:03:00 PM -69.982,93
6/26/2019 4:04:00 PM -69.862,02
6/26/2019 4:05:00 PM -69.239,68
6/26/2019 4:06:00 PM -69.627,95
6/26/2019 4:07:00 PM -71.001,10
6/26/2019 4:08:00 PM -70.787,63
6/26/2019 4:09:00 PM -70.671,40
6/26/2019 4:10:00 PM -69.564,32
6/26/2019 4:11:00 PM -71.652,36
6/26/2019 4:12:00 PM -70.787,47
6/26/2019 4:13:00 PM -69.683,87
6/26/2019 4:14:00 PM -71.109,34
6/26/2019 4:15:00 PM -67.866,66
DATOS 31
PROMEDIO 70.297,70
DESV EST 1212,4
0,017246562
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Generated on: 6/26/2019 6:07:06 PM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 2:59:00 PM -
6/26/2019 3:30:00 PM

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)
6/26/2019 3:00:00 PM -82.417,91
6/26/2019 3:01:00 PM -81.161,09
6/26/2019 3:02:00 PM -81.253,59
6/26/2019 3:03:00 PM -82.967,05
6/26/2019 3:04:00 PM -82.691,89
6/26/2019 3:05:00 PM -84.895,22
6/26/2019 3:06:00 PM -81.586,17
6/26/2019 3:07:00 PM -81.790,13
6/26/2019 3:08:00 PM -81.425,06
6/26/2019 3:09:00 PM -82.402,97
6/26/2019 3:10:00 PM -84.814,79
6/26/2019 3:11:00 PM -82.029,31
6/26/2019 3:12:00 PM -82.338,56
6/26/2019 3:13:00 PM -82.604,23
6/26/2019 3:14:00 PM -79.355,52
6/26/2019 3:15:00 PM -82.699,77
6/26/2019 3:16:00 PM -82.376,18
6/26/2019 3:17:00 PM -81.222,67
6/26/2019 3:18:00 PM -83.588,86
6/26/2019 3:19:00 PM -83.382,83
6/26/2019 3:20:00 PM -81.614,19
6/26/2019 3:21:00 PM -80.572,13
6/26/2019 3:22:00 PM -81.981,63
6/26/2019 3:23:00 PM -83.624,24
6/26/2019 3:24:00 PM -82.451,72
6/26/2019 3:25:00 PM -82.606,98
6/26/2019 3:26:00 PM -82.897,34
6/26/2019 3:27:00 PM -83.189,75
6/26/2019 3:28:00 PM -84.153,43
6/26/2019 3:29:00 PM -82.555,51
6/26/2019 3:30:00 PM -81.682,27
DATOS 31
PROMEDIO 82.397,84
DESV EST 1165,7

0,014147727
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Generated on: 6/26/2019 6:05:25 PM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 2:14:00 PM -

AIANIANAN A_AF . AN MRA

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 2:15:00 PM -94.509,80
6/26/2019 2:16:00 PM -91.885,98
6/26/2019 2:17:00 PM -94.511,53
6/26/2019 2:18:00 PM -93.685,55
6/26/2019 2:19:00 PM -96.272,98
6/26/2019 2:20:00 PM -92.861,88
6/26/2019 2:21:00 PM -91.273,51
6/26/2019 2:22:00 PM -95.897,45
6/26/2019 2:23:00 PM -91.888,49
6/26/2019 2:24:00 PM -94.722,22
6/26/2019 2:25:00 PM -97.135,63
6/26/2019 2:26:00 PM -92.128,69
6/26/2019 2:27:00 PM -95.063,65
6/26/2019 2:28:00 PM -91.336,55
6/26/2019 2:29:00 PM -93.376,73
6/26/2019 2:30:00 PM -92.868,31
6/26/2019 2:31:00 PM -95.038,07
6/26/2019 2:32:00 PM -93.984,46
6/26/2019 2:33:00 PM -93.344,71
6/26/2019 2:34:00 PM -94.460,29
6/26/2019 2:35:00 PM -93.661,93
6/26/2019 2:36:00 PM -95.018,04
6/26/2019 2:37:00 PM -92.025,13
6/26/2019 2:38:00 PM -91.901,34
6/26/2019 2:39:00 PM -94.224,02
6/26/2019 2:40:00 PM -94.003,60
6/26/2019 2:41:00 PM -92.642,64
6/26/2019 2:42:00 PM -95.179,77
6/26/2019 2:43:00 PM -93.982,70
6/26/2019 2:44:00 PM -92.490,80
6/26/2019 2:45:00 PM -94.330,74
DATOS 31
PROMEDIO 93.732,49
DESV EST 1476,7
0,01575468
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Generated on: 6/26/2019 6:03:56 PM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 1:29:00 PM -

AIANIANAN A.ANA.AN MRA

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 1:30:00 PM -103.169,62
6/26/2019 1:31:00 PM -104.634,03
6/26/2019 1:32:00 PM -102.353,13
6/26/2019 1:33:00 PM -106.542,14
6/26/2019 1:34:00 PM -104.313,15
6/26/2019 1:35:00 PM -103.670,36
6/26/2019 1:36:00 PM -102.693,75
6/26/2019 1:37:00 PM -102.408,94
6/26/2019 1:38:00 PM -104.052,17
6/26/2019 1:39:00 PM -104.399,88
6/26/2019 1:40:00 PM -103.449,48
6/26/2019 1:41:00 PM -104.124,31
6/26/2019 1:42:00 PM -104.736,81
6/26/2019 1:43:00 PM -103.167,21
6/26/2019 1:44:00 PM -102.596,40
6/26/2019 1:45:00 PM -104.339,09
6/26/2019 1:46:00 PM -104.768,25
6/26/2019 1:47:00 PM -104.425,41
6/26/2019 1:48:00 PM -104.379,30
6/26/2019 1:49:00 PM -103.358,50
6/26/2019 1:50:00 PM -102.624,31
6/26/2019 1:51:00 PM -106.349,45
6/26/2019 1:52:00 PM -103.085,80
6/26/2019 1:53:00 PM -103.508,51
6/26/2019 1:54:00 PM -102.279,65
6/26/2019 1:55:00 PM -104.805,04
6/26/2019 1:56:00 PM -103.875,34
6/26/2019 1:57:00 PM -102.561,50
6/26/2019 1:58:00 PM -105.648,92
6/26/2019 1:59:00 PM -101.440,75
6/26/2019 2:00:00 PM -105.425,00
DATOS 31
PROMEDIO 103.844,72
DESV EST 1218,9
0,011738048
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Generated on: 6/26/2019 6:02:25 PM
Page 1 of 1

% Colbun

6/26/2019 12:44:00

(a1 W] la¥aVa¥aVa ¥ ol

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 12:45:00 PM -114.879,63
6/26/2019 12:46:00 PM -117.832,91
6/26/2019 12:47:00 PM -117.098,67
6/26/2019 12:48:00 PM -116.410,70
6/26/2019 12:49:00 PM -118.410,96
6/26/2019 12:50:00 PM -116.422,35
6/26/2019 12:51:00 PM -117.304,60
6/26/2019 12:52:00 PM -114.925,37
6/26/2019 12:53:00 PM -116.547,02
6/26/2019 12:54:00 PM -116.531,05
6/26/2019 12:55:00 PM -119.135,70
6/26/2019 12:56:00 PM -114.452 11
6/26/2019 12:57:00 PM -114.528,45
6/26/2019 12:58:00 PM -116.967,06
6/26/2019 12:59:00 PM -115.692,77
6/26/2019 1:00:00 PM -117.766,58
6/26/2019 1:01:00 PM -114.818,43
6/26/2019 1:02:00 PM -114.059,59
6/26/2019 1:03:00 PM -116.348,91
6/26/2019 1:04:00 PM -115.327,52
6/26/2019 1:05:00 PM -116.075,09
6/26/2019 1:06:00 PM -116.086,70
6/26/2019 1:07:00 PM -115.854,84
6/26/2019 1:08:00 PM -116.413,34
6/26/2019 1:09:00 PM -113.983,20
6/26/2019 1:10:00 PM -117.560,81
6/26/2019 1:11:00 PM -117.279,66
6/26/2019 1:12:00 PM -112.659,36
6/26/2019 1:13:00 PM -117.992,62
6/26/2019 1:14:00 PM -117.396,61
6/26/2019 1:15:00 PM -115.529,12
DATOS 31
PROMEDIO 116.202,96
DESV EST 1461,4
0,012576334
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% Colbun

6/26/2019 11:59:00

AR la¥aVa¥aVa ¥ ol

CLB.SE_CAN_G02

Timestamp Real Power
(kW)

6/26/2019 12:00:00 PM -129.251,73
6/26/2019 12:01:00 PM -128.522,56
6/26/2019 12:02:00 PM -128.200,94
6/26/2019 12:03:00 PM -128.925,80
6/26/2019 12:04:00 PM -128.331,14
6/26/2019 12:05:00 PM -127.441,73
6/26/2019 12:06:00 PM -127.896,55
6/26/2019 12:07:00 PM -128.388,34
6/26/2019 12:08:00 PM -127.924,27
6/26/2019 12:09:00 PM -127.856,81
6/26/2019 12:10:00 PM -128.636,05
6/26/2019 12:11:00 PM -128.803,64
6/26/2019 12:12:00 PM -128.705,56
6/26/2019 12:13:00 PM -128.250,13
6/26/2019 12:14:00 PM -129.301,24
6/26/2019 12:15:00 PM -129.098,44
6/26/2019 12:16:00 PM -128.254,93
6/26/2019 12:17:00 PM -128.101,77
6/26/2019 12:18:00 PM -128.369,85
6/26/2019 12:19:00 PM -128.543,19
6/26/2019 12:20:00 PM -128.584,34
6/26/2019 12:21:00 PM -129.068,23
6/26/2019 12:22:00 PM -128.517,09
6/26/2019 12:23:00 PM -128.942,49
6/26/2019 12:24:00 PM -128.736,70
6/26/2019 12:25:00 PM -128.971,84
6/26/2019 12:26:00 PM -129.877,67
6/26/2019 12:27:00 PM -129.245,88
6/26/2019 12:28:00 PM -129.154,73
6/26/2019 12:29:00 PM -129.245,75
6/26/2019 12:30:00 PM -129.803,39
DATOS 31
PROMEDIO 128.675,90
DESV EST 564,0
0,00438316

Generated on: 6/26/2019 6:00:07 PM
Page 1 of 1
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15-17:45 HRS

CEN CARGA 40 MW DIESEL 26062019 17

DATOS
PROMEDIO
DESV EST
MAX

MIN

DWATT

31
39,46
1,25
41,95
37,31

4,64

CTIF1A

31
48,60
0,25
49,05
48,22

CTIF2A

31
49,50
0,37
49,98
48,81
49,05
0,31

96CS
inH20
AFPCS

31
1,93
0,00
1,93
1,93

F

TTWS1A01

31
710,21
3,96
720,18
706,36

F

TTWS1A02

31
676,81
3,06
685,04
674,29

F

TTWS1FI1

31
629,02
4,09
638,16
624,63

F

TTWS1FI2

31
627,73
4,47
636,65
622,83

F

TTWS2A01

31
615,99
4,09
624,88
611,62

F

TTWS2A02

31
611,97
4,51
621,61
605,98

F

TTWS2FO1

31
684,51
3,11
692,69
680,64

F

TTWS2FO2

31
691,68
3,72
701,33
687,41

F

TTWS3AO01

31
357,01
0,04
357,08
356,94

F

TTWS3A02

31
365,86
0,86
367,18
364,22

F

TTWS3FO1

31
637,23
4,74
647,89
631,11

F

TTWS3FO2

31
637,63
5,12
648,54
631,17

RPM
TNH_V

31
2998,99
2,16
3005,91
2994,74
0,0007201

lbm/s
wQ

31
0,60
0,12
0,80
0,40

0,06351047

lbm/s
FQLM1

31

9,47

0,28

9,94

9,00

34.100
15.467,40
0,02992102

in/in

lb
kg

AFPAP

31
27,63
0,00
27,63
27,63

5,833E-05
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:30 HRS

00-18

CEN CARGA 60 MW DIESEL 26062019 18

26-jun-19 19:00:00
26-jun-19 19:01:00
26-jun-19 19:02:00
26-jun-19 19:03:00
26-jun-19 19:04:00
26-jun-19 19:05:00
26-jun-19 19:06:00
26-jun-19 19:07:00
26-jun-19 19:08:00
26-jun-19 19:09:00
26-jun-19 19:10:00
26-jun-19 19:11:00
26-jun-19 19:12:00
26-jun-19 19:13:00
26-jun-19 19:14:00
26-jun-19 19:15:00
26-jun-19 19:16:00
26-jun-19 19:17:00
26-jun-19 19:18:00
26-jun-19 19:19:00
26-jun-19 19:20:00
26-jun-19 19:21:00
26-jun-19 19:22:00
26-jun-19 19:23:00
26-jun-19 19:24:00
26-jun-19 19:25:00
26-jun-19 19:26:00
26-jun-19 19:27:00
26-jun-19 19:28:00
26-jun-19 19:29:00
26-jun-19 19:30:00

DATOS

PROMEDIO

DESV EST

MAX

MIN

DWATT
59,4813423
60,8787651
60,7882462

60,929924
59,6967468
60,3291359
59,1671867
62,2664795
61,4979553
60,3071136
62,0866051
57,3909225
61,4912834

58,990921
59,5088348
60,3539009
62,4050713
61,4141464
59,2026825
60,9457207
57,8230362
61,5333214
60,3423653
58,7409439
62,0678749
60,1951942
59,1201973
59,7156067
59,6777687
58,1134644
58,0048218

31
60,14
1,37
62,41
57,39

5,01

CTIF1A
47,5466347
47,501564
47,4564972
47,4114265
47,3663559
47,3212852
47,2762184
47,2311478
47,1860771
47,1410065
47,0959358
47,0921059
47,0891685
47,0862312
47,0832939
47,0803566
47,0774193
47,0744858
47,0715485
47,0686111
47,0656738
47,0627365
47,0597992
47,0568657
47,0539284
47,0509911
47,0480537
47,0451164
47,0421791
47,0392456
47,0363083
31
47,16
0,15
47,55
47,04

CTIF2A
48,3338852
48,3211517

48,342804
48,3644562
48,3861084
48,4077606
48,4294128
48,4510651
48,4727173
48,4943695
48,5160217

48,537674
48,5593262
48,5546227
48,5398026
48,5249863

48,51017
48,4953537
48,4805336
48,4657173

48,450901
48,4360847
48,4184151
48,4006844
48,3829536
48,3652229

48,347496
48,3297653
48,3120346
48,2667542
48,1819572

31
48,42
0,09
48,56
48,18
47,79
0,12

96CS
inH20
AFPCS
1,92899525
1,92886806
1,92874098
1,92861378
1,9284867
1,92835951
1,92823243
1,92810524
1,92797804
1,92785096
1,92772377
1,92759669
1,92746949
1,92734241
1,92721522
1,92708814
1,92696095
1,92683375
1,92670667
1,92657948
1,9264524
1,9263252
1,92619812
1,92607093
1,92594385
1,92581666
1,92568946
1,92556238
1,92543519
1,92530811
1,92518091
31
1,93
0,00
1,93
1,93

F

TTWS1A01
737,46936
738,734497
739,999695
741,264832
742,530029
743,795166
744,352966
744,680969
745,008911
745,336914
745,664917
745,99292
746,320862
746,648865
746,976868
747,304871
747,632813
747,960815
748,288818
748,616821
748,944763
749,209229
749,429016
749,648743
749,868469
750,088196
750,307922
750,527649
750,747437
750,967163
751,18689
31
746,63
3,68
751,19
737,47

TTWS1A02
701,608643
702,483887
703,35907
704,234314
705,109497
705,984741
706,859985
707,485535
707,657166
707,828796
708,000366
708,171997
708,343567
708,515198
708,686768
708,858398
709,029968
709,201599
709,37323
709,5448
709,716431
709,888
710,059631
710,231201
710,402832
710,574402
710,746033
710,917664
711,089233
711,662354
712,421997
31
708,32
2,66
712,42
701,61

TTWS1FI1
638,574097
639,432007
640,289917
641,147888
642,005798
642,863708
643,721619
644,579529
645,437439
646,295349
647,153259
648,011169
648,869141
649,262817
649,548279
649,833679
650,11908
650,40448
650,689941
650,975342
651,260742
651,546143
651,831604
652,117004
652,402405
652,687805
652,973267
653,258667
653,544067
653,829468
654,114929
31
648,35
4,66
654,11
638,57

TTWS1FI2
637,066528
637,840515
638,614502
639,388489
640,162476
640,936523
641,71051
642,484497
643,258484
644,032471
644,806458
645,580505
646,354492
646,981201
647,299011
647,61676
647,93457
648,252319
648,570068
648,887878
649,205627
649,523438
649,841187
650,158936
650,476746
650,794495
651,112305
651,430054
651,747803
652,065613
652,383362
31
646,34
4,61
652,38
637,07

TTWS2A01
625,266663
625,866577
626,466553
627,066467
627,666443
628,266357
628,866333
629,466248
630,066223
630,666138
631,266113
631,866028
632,204651
632,403015
632,601318
632,799683
632,998047
633,19635
633,394714
633,593079
633,791443
633,989746
634,18811
634,386475
634,584778
634,783142
634,981506
635,179871
635,378174
635,576538
635,774902
31
631,89
3,11
635,77
625,27

TTWS2A02
618,665771
619,572144
620,034241
620,496338
620,958496
621,420593
621,88269
622,344788
622,806885
623,268982
623,73114
624,193237
624,655334
625,117432
625,579529
626,041626
626,503723
626,965881
627,427979
627,731628
627,981567
628,231506
628,481506
628,731445
628,981384
629,231323
629,481262
629,731201
629,981201
630,23114
630,481079
31
625,51
3,59
630,48
618,67

TTWS2FO1
707,425415
708,772644
710,119934
711,197937
711,593079
711,98822
712,383362
712,778503
713,173645
713,568787
713,963928
714,35907
714,754211
715,149353
715,544495
715,939636
716,334717
716,729858
717,125
717,520142
717,762512
717,946289
718,130066
718,313843
718,49762
718,681396
718,865112
719,048889
719,232666
719,416443
719,60022
31
715,35
3,36
719,60
707,43

TTWS2FO2
713,329163
714,679321
716,029419
717,379578
717,793701
718,04364
718,293579
718,543518
718,793518
719,043457
719,293396
719,543335
719,793274
720,043213
720,293152
720,543152
720,793091
721,04303
721,292969
721,542908
721,792847
722,042786
722,292725
722,542725
722,792664
723,042603
723,292542
723,73938
724,232117
724,724915
725,217651
31
720,38
2,84
725,22
713,33

TTWS3AO01
354,270508
353,943634
353,61676
353,289917
352,963043
352,636169
352,309326
351,982452
351,655579
351,328705
351,001862
350,674988
350,348114
350,021271
349,694397
349,367523
349,04068
348,713806
348,386932
348,060089
347,82373
347,757965
347,692169
347,626373
347,560608
347,494812
347,429016
347,36322
347,297455
347,231659
347,165863
31
349,86
2,36
354,27
347,17

TTWS3A02
359,558624
359,053253
358,547882
358,042511
357,537109
357,031738
356,526367
356,020996
355,515625
355,010254
354,504883
354,220642
353,999207
353,777771
353,556366
353,33493
353,113495
352,89209
352,670654
352,449249
352,227814
352,006378
351,784973
351,563538
351,342102
351,120697
350,899261
350,677856
350,456421
350,234985
350,01358
31
353,86
2,78
359,56
350,01

TTWS3FO1
637,391724
638,406982
639,422302
640,437561
641,45282
642,46814
643,483398
644,087036
644,428284
644,769531
645,110779
645,452026
645,793274
646,134521
646,475769
646,817017
647,158264
647,499512
647,840759
648,182007
648,523254
648,864502
649,20575
649,547058
649,888306
650,229553
650,570801
650,912048
651,253296
651,594543
651,935791
31
646,30
3,97
651,94
637,39

TTWS3FO2
638,791565
639,948547
641,10553
642,262512
642,72168
643,147705
643,57373
643,999817
644,425842
644,851868
645,277954
645,703979
646,130005
646,556091
646,982117
647,408203
647,834229
648,260254
648,68634
649,112366
649,538391
649,964478
650,359253
650,714783
651,070313
651,425781
651,781311
652,136841
652,49231
652,847839
653,203308
31
647,17
4,01
653,20
638,79

RPM
TNH_V
2997,62769
2994,61255
2996,31079
2998,44336
3001,65332
2999,48975
2997,68872
2998,18579
2996,18823
2999,76831
2999,50684
3003,15723
2999,04175
3002,98779
3001,29272
2999,63477
2999,4043
2997,78662
2999,1792
3000,22681
2999,63672
2995,27856
2998,59204
2998,18018
2995,8479
2997,76343
2999,57837
2994,22241
2998,67749
2999,41333
3002,24658
31
2998,76
2,22
3003,16
2994,22
0,00074039

lbm/s

wQ
4,5403595
4,55225801
4,56415653
4,57605553
4,58795404
4,59985256
4,61175108
4,62365007
4,63554859
4,64744711
4,65934563
4,67124462
4,68314314
4,69504166
4,70694017
4,71883869
4,73073769
4,7426362
4,75453472
4,76643324
4,77833223
4,79023075
4,80212927
4,81402779
4,82592678
4,8378253
4,84972382
4,86162233
4,87352133
4,88541985
4,89731836
31
4,72
0,11
4,90
4,54

0,43392085

lbm/s

FQLM1
10,4073086
10,4384804
10,4696522
10,500824
10,5319958
10,5631676
10,5943394
10,6255102
10,656682
10,6878538
10,7190256
10,7501974
10,7813692
10,812541
10,8437128
10,8748837
10,9060555
10,9372272
10,968399
10,9995708
11,0307426
11,0619144
11,0930853
11,1242571
11,1554289
11,1866007
11,2177725
11,2489443
11,2801161
11,3112879
11,3424587
31
10,87
0,28
11,34
10,41
39.150
17.757,95
0,02606158
0,03642124
4,93276474

in/in

AFPAP
27,6259956
27,6258183
27,6256409
27,6254635
27,6252861
27,6251087
27,6249313
27,624754
27,6245766
27,6243992
27,6242218
27,6240444
27,623867
27,6236897
27,6235123
27,6233349
27,6231575
27,622982
27,6228046
27,6226273
27,6224499
27,6222725
27,6220951
27,6219177
27,6217403
27,621563
27,6213856
27,6212082
27,6210308
27,6208534
27,620676
31
27,62
0,00
27,63
27,62

Ib
kg

5,8355E-05
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:15 HRS

45-19

CEN CARGA 73 MW DIESEL 26062019 18

DATOS
PROMEDIO
DESV EST
MAX

MIN

DWATT

31
72,93
1,30
75,86
70,49

5,38

CTIF1A

31
44,87
0,69
46,39
44,05

CTIF2A

31
46,18
0,82
47,59
44,73
45,52
0,75

96CS
inH20
AFPCS

31
1,94
0,01
1,95
1,93

F

TTWS1A01

31
776,55
1,71
777,96
772,47

F

TTWS1A02

31
736,02
0,55
737,91
735,52

F

TTWS1FI1

31
672,46
2,07
675,31
667,55

F

TTWS1FI2

31
670,00
2,15
672,59
666,01

F

TTWS2A01

31
652,69
2,11
655,52
648,75

F

TTWS2A02

31
646,70
2,19
649,76
642,76

F

TTWS2FO1

31
743,12
1,13
744,69
739,85

F

TTWS2FO2

31
748,26
1,14
748,87
744,64

F

TTWS3AO01

31
345,27
0,51
346,18
344,53

F

TTWS3A02

31
340,96
0,59
342,12
340,01

F

TTWS3FO1

31
670,05
2,66
673,62
665,11

F

TTWS3FO2

31
671,88
2,56
675,41
667,22

RPM
TNH_V

31
2999,83
2,42
3003,44
2994,50
0,0008059

lbm/s
wQ

31
5,25
0,11
5,43
5,08

0,42795606

lbm/s
FQLM1

31

12,28

0,28

12,75

11,81
44.199
20.048,51
0,02308403

0,03642124

5,56903027

in/in
AFPAP

31

27,62

0,00

27,62

27,61
b
kg

4,0893E-05
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30-20:00 HRS

CEN CARGA 84 MW DIESEL 26062019 19

26-jun-19 20:30:00
26-jun-19 20:31:00
26-jun-19 20:32:00
26-jun-19 20:33:00
26-jun-19 20:34:00
26-jun-19 20:35:00
26-jun-19 20:36:00
26-jun-19 20:37:00
26-jun-19 20:38:00
26-jun-19 20:39:00
26-jun-19 20:40:00
26-jun-19 20:41:00
26-jun-19 20:42:00
26-jun-19 20:43:00
26-jun-19 20:44:00
26-jun-19 20:45:00
26-jun-19 20:46:00
26-jun-19 20:47:00
26-jun-19 20:48:00
26-jun-19 20:49:00
26-jun-19 20:50:00
26-jun-19 20:51:00
26-jun-19 20:52:00
26-jun-19 20:53:00
26-jun-19 20:54:00
26-jun-19 20:55:00
26-jun-19 20:56:00
26-jun-19 20:57:00
26-jun-19 20:58:00
26-jun-19 20:59:00
26-jun-19 21:00:00

DATOS

PROMEDIO

DESV EST

MAX

MIN

DWATT
84,0508041
83,0369644
84,4772644
84,9509811
83,4781418
83,9054718
85,0100174
80,9775696
86,3579636
84,5907059
81,6223145
84,4311752
83,9246292
84,0801773
82,2152786
82,1014023
86,1042557
83,7561493
83,7209015
83,9478683

84,254425
84,4830017
82,0976563
84,7208099
84,2455444
84,1243057
84,4885635
84,4947815
81,8829956
85,8442535
82,7765732

31
83,88
1,28
86,36
80,98

5,38

CTIF1A
44,5759773
44,6449242
44,7138672
44,782814
44,8517609
44,9207039
44,9896507
45,0222893
44,9628716
44,90345
44,8440285
44,7846107
44,7251892
44,6657677
44,6063461
44,5469284
44,4875069
44,4280853
44,3686638
44,3092461
44,2498245
44,190403
44,1309853
44,0715637
44,0121422
43,9527206
43,9323082
43,9268532
43,9213982
43,9159431
43,9104881
31

44,46

0,38

45,02

43,91

CTIF2A
47,0022888
47,2308311
47,1091995
46,9446678
46,7801361
46,6156044
46,4510727

46,286541
46,1705933
46,0807152
45,9908371

45,900959
45,8110809
45,7212029

45,631321
45,5414429
45,4515648
45,3616867
45,2718086
45,1819305
45,0920525
45,0021744
44,9122963
44,8224182
44,7777596
44,7453423
44,7129288
44,6805153
44,6481018
44,6156883

44,583271

31
45,65
0,84
47,23
44,58
45,06
0,61

96CS
inH20
AFPCS
1,96544206
1,96626437
1,96708655
1,96790886
1,96873105
1,96955335
1,97037554
1,97119784
1,97202003
1,97284234
1,97366452
1,97448683
1,97530901
1,97613132
1,97695351
1,97777581
1,978598
1,9794203
1,98024249
1,9810648
1,98188698
1,98270929
1,98353148
1,98435378
1,98517597
1,98599827
1,98682046
1,98764277
1,98846495
1,98928714
1,99010944
31
1,98
0,01
1,99
1,97

TTWS1A01
790,879944
791,269592
791,659302
792,04895
792,438599
792,828308
793,217957
793,607605
793,997314
794,123596
794,009583
793,895508
793,781494
793,667419
793,553406
793,439331
793,482483
793,538757
793,595032
793,651306
793,707581
793,763855
793,820129
793,876404
793,932678
793,988953
794,045227
794,101501
794,157776
794,21405
794,270325
31
793,44
0,88
794,27
790,88

TTWS1A02
752,764648
753,225464
753,686279
754,147095
754,60791
754,99353
754,968933
754,944275
754,919617
754,894958
754,8703
754,845642
754,820984
754,796326
754,771729
754,74707
754,722412
754,697754
754,673096
754,648438
754,623779
754,599121
754,574463
754,549866
754,525208
754,500549
754,475891
754,451233
754,426575
754,401917
754,377258
31
754,52
0,49
754,99
752,76

F

TTWS1FI1
680,60083
681,026001
681,152161
681,181213
681,210266
681,239319
681,268433
681,297485
681,326538
681,355591
681,384705
681,413757
681,44281
681,471924
681,500977
681,530029
681,559082
681,588196
681,617249
681,646301
681,675415
681,704468
681,733521
681,762573
681,791687
681,82074
681,849792
681,878906
681,907959
681,937012
681,966064
31
681,51
0,31
681,97
680,60

F

TTWS1FI2
676,70105
677,012512
677,324036
677,635498
677,94696
678,258484
678,569946
678,88147
679,192932
679,504395
679,557983
679,605957
679,653992
679,701965
679,749939
679,797974
679,845947
679,893982
679,941956
679,989929
680,037964
680,085938
680,133972
680,181946
680,229919
680,277954
680,325928
680,373962
680,421936
680,46991
680,517944
31
679,41
1,08
680,52
676,70

TTWS2A01
661,996216
662,550354
663,104553
663,658691
664,071289
664,13855
664,205872
664,273193
664,340454
664,407776
664,475098
664,542358
664,60968
664,677002
664,744263
664,811584
664,878906
664,946167
665,013489
665,080811
665,148071
665,215393
665,282654
665,349976
665,417297
665,484558
665,55188
665,619202
665,686462
665,753784
665,821106
31
664,67
0,91
665,82
662,00

TTWS2A02
655,323486
655,810364
656,297241
656,78418
657,271057
657,757935
658,244873
658,73175
659,010315
659,065735
659,121155
659,176575
659,231995
659,287415
659,342834
659,398254
659,453674
659,509094
659,564514
659,619934
659,675354
659,730774
659,786133
659,841553
659,896973
659,952393
660,007813
660,063232
660,118652
660,174072
660,229492
31
658,95
1,33
660,23
655,32

TTWS2FO1
758,081543
758,59552
759,109497
759,195313
759,18634
759,177429
759,168457
759,159546
759,150574
759,141663
759,13269
759,123718
759,114807
759,105835
759,096924
759,087952
759,079041
759,070068
759,061096
759,052185
759,043213
759,034302
759,02533
759,016418
759,007446
758,998474
758,989563
758,980591
758,97168
758,962708
758,953796
31
759,03
0,21
759,20
758,08

TTWS2FO2
762,081482
762,443787
762,806152
763,168457
763,530762
763,893066
764,255432
764,617737
764,980042
765,342346
765,481079
765,499878
765,518616
765,537415
765,556213
765,574951
765,59375
765,612488
765,631287
765,650085
765,668823
765,687622
765,70636
765,725159
765,743958
765,762695
765,781494
765,800232
765,819031
765,83783
765,856567
31
765,04
1,11
765,86
762,08

TTWS3AO01
347,158539
347,296661
347,434784
347,572876
347,718109
347,941895
348,16571
348,389496
348,613312
348,837128
349,060913
349,284729
349,508514
349,73233
349,956146
350,179932
350,403748
350,627533
350,851349
351,075165
351,29895
351,522766
351,746552
351,970367
352,194153
352,417969
352,641785
352,86557
353,089386
353,313171
353,536987
31
350,21
1,99
353,54
347,16

TTWS3A02
340,329132
340,581451
340,833771
341,08609
341,338409
341,590729
341,843048
342,095367
342,347687
342,600006
342,852325
343,104645
343,356964
343,609283
343,861603
344,113922
344,366241
344,618561
344,87088
345,123199
345,375519
345,627838
345,880157
346,132477
346,213074
346,187897
346,16272
346,137543
346,112366
346,087219
346,062042
31
343,89
1,99
346,21
340,33

TTWS3FO1
684,593872
684,828918
685,063904
685,29895
685,533997
685,769043
686,004089
686,239136
686,474121
686,709167
686,944214
687,17926
687,414307
687,649353
687,884338
688,119385
688,354431
688,589478
688,736511
688,863037
688,989502
689,116028
689,242554
689,369019
689,495544
689,62207
689,748535
689,875061
690,001587
690,128113
690,254578
31
687,81
1,76
690,25
684,59

TTWS3FO2
687,691345
688,694763
688,843384
688,973572
689,10376
689,233948
689,364197
689,494385
689,624573
689,754761
689,884949
690,015137
690,145325
690,275513
690,405701
690,53595
690,666138
690,796326
690,926514
691,056702
691,191956
691,335266
691,478577
691,621887
691,765198
691,908508
692,051819
692,195129
692,33844
692,48175
692,625061
31
690,53
1,28
692,63
687,69

RPM
TNH_V
3000,20557
2998,22266
2997,57349
2998,44043
3000,82764
2997,67773
2999,97656
3001,75195
2997,93188
3000,28589
3001,15381
2997,43481
3000,12207
2998,17993
3001,33032
3001,74512
2996,44312
2998,69922
3000,14502
2998,19019
3000,89087
2999,44336
3000,3877
2998,47925
2999,16895
2999,45288
2999,94482
2998,58716
3000,46533
2996,46362
3000,68872
31
2999,36
1,48
3001,75
2996,44
0,0004944

lbm/s

wQ
5,6112361
5,62313509
5,63503361
5,64693213
5,65883064
5,67072964
5,68262815
5,69452667
5,70642519
5,71832371
5,7302227
5,74212122
5,75401974
5,76591825
5,77781725
5,78971577
5,80161428
5,8135128
5,8254118
5,83731031
5,84920883
5,86110735
5,87300634
5,88490486
5,89680338
5,9087019
5,92060089
5,93249941
5,94439793
5,95629644
5,96819496
31
5,79
0,11
5,97
5,61

0,42302241

lbm/s

FQLM1
13,21276
13,2439308
13,2751026
13,3062744
13,3374462
13,368618
13,3997898
13,4309616
13,4621325
13,4933043
13,5244761
13,5556479
13,5868196
13,6179914
13,6491632
13,680335
13,7115059
13,7426777
13,7738495
13,8050213
13,8361931
13,8673649
13,8985367
13,9297085
13,9608793
13,9920511
14,0232229
14,0543947
14,1138306
14,1809225
14,2480145
31
13,69
0,29
14,25
13,21
49.272
22.349,21
0,02149318
0,03642124
6,20811326

in/in

AFPAP
27,6130238
27,6128998
27,6127739
27,6126499
27,6125259
27,612402
27,612278
27,612154
27,61203
27,6119061
27,6117802
27,6116562
27,6115322
27,6114082
27,6112843
27,6111603
27,6110363
27,6109123
27,6107883
27,6106625
27,6105385
27,6104145
27,6102905
27,6101665
27,6100426
27,6099186
27,6097946
27,6096687
27,6095448
27,6094208
27,6092968
31
27,61
0,00
27,61
27,61

Ib
kg

4,0901E-05
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15-20:45 HRS

CEN CARGA 99 MW DIESEL 26062019 20

DATOS
PROMEDIO
DESV EST
MAX

MIN

DWATT

31
98,94
1,05
101,76
96,61

5,15

CTIF1A

31
43,65
0,24
43,83
42,96

CTIF2A

31
44,57
0,25
44,89
44,04
44,11
0,25

96CS
inH20
AFPCS

31
2,01
0,01
2,03
2,00

F

TTWS1A01

31
814,45
2,87
818,39
809,09

F

TTWS1A02

31
778,16
0,67
780,00
775,99

F

TTWS1FI1

31
691,22
1,11
693,05
689,40

F

TTWS1FI2

31
689,23
1,17
690,89
686,36

F

TTWS2A01

31
677,97
0,89
679,29
675,55

F

TTWS2A02

31
672,01
1,40
674,22
668,90

F

TTWS2FO1

31
780,47
1,28
782,08
777,05

F

TTWS2FO2

31
785,06
1,71
786,92
780,86

F

TTWS3AO01

31
368,84
4,81
375,48
359,89

F

TTWS3A02

31
357,45
3,84
362,00
349,79

F

TTWS3FO1

31
706,71
1,80
708,87
702,54

F

TTWS3FO2

31
714,77
2,18
717,18
710,09

RPM
TNH_V

31

2996,36
2,02
2999,79
2991,85
0,00067506

lbm/s
wQ

31
6,94
0,31
7,45
6,44

0,42695344

lbm/s
FQLM1

31

16,26

0,61

17,27

15,25
58.539
26.552,72

0,03751388

0,03642124

7,37575686

in/in
AFPAP

31

27,61

0,00

27,61

27,60
Ib
kg

4,0906E-05
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:30 HRS

00-21

CEN CARGA 113 MW DIESEL 26062019 21

26-jun-19 22:00:00
26-jun-19 22:01:00
26-jun-19 22:02:00
26-jun-19 22:03:00
26-jun-19 22:04:00
26-jun-19 22:05:00
26-jun-19 22:06:00
26-jun-19 22:07:00
26-jun-19 22:08:00
26-jun-19 22:09:00
26-jun-19 22:10:00
26-jun-19 22:11:00
26-jun-19 22:12:00
26-jun-19 22:13:00
26-jun-19 22:14:00
26-jun-19 22:15:00
26-jun-19 22:16:00
26-jun-19 22:17:00
26-jun-19 22:18:00
26-jun-19 22:19:00
26-jun-19 22:20:00
26-jun-19 22:21:00
26-jun-19 22:22:00
26-jun-19 22:23:00
26-jun-19 22:24:00
26-jun-19 22:25:00
26-jun-19 22:26:00
26-jun-19 22:27:00
26-jun-19 22:28:00
26-jun-19 22:29:00
26-jun-19 22:30:00

DATOS

PROMEDIO

DESV EST

MAX

MIN

DWATT
112,175125
114,497902
113,930458
112,629608
111,637764
113,139938
111,959473
112,62928
113,992409
113,161545
112,283432
114,123291
111,465828
111,833946
112,33696
112,775864
112,644737
115,127701
114,015762
113,347183
110,712914
112,424721
113,201752
114,651466
111,206329
115,630852
111,549896
113,196823
112,312721
113,713448
113,731438
31

112,97

1,18

115,63
110,71

4,92

CTIF1A
42,9358902
42,9806175
43,0253487
43,0700798
43,1148071
43,1595383
43,2042656
43,2489967
43,2937241
43,3384552
43,3831825
43,4279137

43,472641
43,5173721
43,4824371
43,4400864
43,3977356
43,3553848
43,3130379
43,2706871
43,2283363
43,1859894
43,1436386
43,1012878
43,0589409
43,1093826
43,1861534

43,262928
43,3396988
43,4164696
43,4932404

31
43,26
0,16
43,52
42,94

CTIF2A
43,6534958
43,7256432
43,7977905
43,8699417
43,9420891
44,0142365
44,1148186
44,3804893
44,6461601
44,9118309
45,0111885
44,9935112
44,9758339

44,91819
44,8583069
44,7984238
44,7385406
44,6786575
44,6187744

44,481411
44,2947044
44,1080017
43,9212952
43,9348526
44,0282936
44,1217346
44,2151756
44,3086166
44,4020576
44,4954987
44,5889397
31

44,37

0,42

45,01

43,65

43,81

0,29

96CS
inH20
AFPCS
2,03944421
2,04026628
2,04108858
2,04191089
2,04273319
2,04355526
2,04437757
2,04519987
2,04602218
2,04684424
2,04766655
2,04848886
2,04931116
2,05013323
2,05095553
2,05177784
2,05259991
2,05342221
2,05424452
2,05506682
2,05588889
2,0567112
2,0575335
2,05835581
2,05917788
2,06000018
2,06082249
2,06164479
2,06246686
2,06328917
2,06411147
31
2,05
0,01
2,06
2,04

TTWS1AO01
826,745117
827,075806
827,406494
827,737183
828,067871
828,39856
828,729248
829,059937
829,390564
829,721252
830,051941
830,382629
830,713318
831,044006
831,374695
831,705322
832,036011
832,366699
832,697388
833,028076
833,358765
833,662048
833,954468
834,246887
834,539246
834,831665
835,124023
835,416443
835,708862
836,001221
836,29364
31
831,64
2,92
836,29
826,75

TTWS1A02
796,915527
797,087708
797,259949
797,43219
797,604431
797,776672
797,948914
798,121155
798,293396
798,465576
798,637817
798,810059
798,9823
799,154541
799,326782
799,499023
799,671204
799,843445
800,015686
800,187927
800,360168
800,610107
800,930847
801,251648
801,572449
801,893188
802,213989
802,53479
802,85553
803,176331
803,497131
31
799,74
1,92
803,50
796,92

TTWS1FI1
696,731628
697,027588
697,323547
697,619507
697,915466
698,211426
698,507385
698,803345
699,099304
699,395264
699,691223
699,987183
700,283142
700,579102
700,875061
701,171021
701,46698
701,547729
701,625671
701,703613
701,781555
701,859497
701,937378
702,01532
702,093262
702,171204
702,249146
702,327087
702,405029
702,48291
702,560852
31
700,43
1,86
702,56
696,73

TTWS1FI2
694,407288
694,701355
694,995422
695,28949
695,583496
695,877563
696,171631
696,465698
696,759766
697,053833
697,3479
697,641968
697,936035
698,230103
698,427673
698,599182
698,77063
698,942078
699,113525
699,284973
699,456421
699,627869
699,799377
699,970825
700,142273
700,313721
700,485168
700,656616
700,828064
700,999512
701,171021
31
698,23
2,04
701,17
694,41

TTWS2A01
686,750061
686,937927
687,125732
687,313599
687,501404
687,68927
687,877075
688,064941
688,252747
688,440613
688,628418
688,816223
689,004089
689,191895
689,379761
689,567566
689,755432
689,943237
690,131104
690,318909
690,506775
690,69458
690,882446
691,070251
691,258118
691,445923
691,633789
691,821594
692,221008
692,640076
693,059143
31
689,61
1,78
693,06
686,75

TTWS2A02
680,914124
681,502991
682,091858
682,680725
683,269592
683,536926
683,733093
683,929321
684,125549
684,321777
684,518005
684,714172
684,9104
685,106628
685,302856
685,499023
685,695251
685,891479
686,087708
686,283875
686,480103
686,676331
686,872559
687,068787
687,264954
687,461182
687,65741
687,853638
688,049805
688,246033
688,442261
31
685,36
2,03
688,44
680,91

TTWS2FO1
795,666687
795,940125
796,213562
796,487
796,760437
797,033875
797,307251
797,580688
797,854126
798,127563
798,401001
798,674438
798,947876
799,221313
799,45105
799,589294
799,727539
799,865784
800,004028
800,142273
800,280518
800,418762
800,556946
800,69519
800,833435
800,97168
801,109924
801,248169
801,386414
801,524658
801,662903
31
799,15
1,82
801,66
795,67

TTWS2FO2
799,346497
799,643372
799,940186
800,237061
800,533875
800,83075
801,127625
801,424438
801,721313
802,018127
802,315002
802,611877
802,908691
803,205566
803,502441
803,799255
804,074951
804,284729
804,494507
804,704285
804,914063
805,12384
805,333618
805,543457
805,753235
805,963013
806,172791
806,382568
806,592346
806,802124
807,011902
31
803,49
2,34
807,01
799,35

TTWS3A01
380,767151
381,126556
381,50235
381,878113
382,253906
382,629669
383,005463
383,381226
383,757019
384,132813
384,508575
384,884369
385,260132
385,635925
386,011688
386,387482
386,763275
387,139038
387,514832
387,890594
388,266388
388,642151
389,017944
389,393738
389,769501
390,145294
390,521057
390,896851
391,272614
391,648407
392,0242
31
386,39
3,42
392,02
380,77

TTWS3A02
368,288055
368,688751
369,077698
369,466644
369,855621
370,244568
370,633514
371,022461
371,411407
371,800385
372,189331
372,578278
372,967224
373,356171
373,745148
374,134094
374,523041
374,911987
375,300934
375,689911
376,078857
376,467804
376,85675
377,245697
377,634674
378,023621
378,412567
378,801514
379,07663
378,945618
378,814575
31
374,07
3,44
379,08
368,29

TTWS3FO1
718,950012
719,749512
720,54895
720,876038
721,098633
721,321228
721,543762
721,766357
721,988953
722,211487
722,434082
722,656677
722,879211
723,101807
723,324402
723,546936
723,769531
723,992126
724,214722
724,437256
724,659851
724,882446
725,10498
725,327576
725,550171
725,772705
725,9953
726,217896
726,44043
726,663025
726,88562
31
723,48
2,15
726,89
718,95

TTWS3FO2
729,680542
730,03363
730,386658
730,739746
731,092834
731,445862
731,79895
732,152039
732,505066
732,858154
733,211243
733,564331
733,917358
734,270447
734,623535
734,976563
735,329651
735,682739
736,035767
736,388855
736,741943
736,924377
737,076904
737,229431
737,382019
737,534546
737,687073
737,839661
737,992188
738,144714
738,297241
31
734,63
2,76
738,30
729,68

RPM
TNH_V
2998,42896
2995,66309
2997,19751
3002,4707
3002,50439
2999,37817
3000,09229
2999,40869
2996,52539
2999,09399
2997,98218
2996,33252
2997,70679
2999,4978
2999,7168
2998,21509
2998,70435
2998,35767
2998,67725
2998,1543
3000,37354
2998,66772
3000,4895
2996,96143
3000,21753
2996,37695
2998,64063
2997,86792
3002,01636
2999,49023
2998,11548
31
2998,82
1,70
3002,50
2995,66
0,00056598

lbm/s

wQ
9,07337761
9,0762043
9,07903099
9,08185768
9,08468533
9,08751202
9,09033871
9,0931654
9,09599304
9,09881973
9,10164642
9,10447311
9,10730076
9,11012745
9,11295414
9,11578083
9,11860847
9,12143517
9,12426186
9,12708855
9,12991619
9,13274288
9,13556957
9,13839626
9,14122391
9,1440506
9,14687729
9,14970398
9,15253162
9,15535831
9,15818501
31
9,12
0,03
9,16
9,07

0,47281324

lbm/s

FQLM1
18,2735043
18,3405972
18,4076881
18,4747791
18,5418701
18,608963
18,676054
18,743145
18,810236
18,8773289
18,9444199
19,0115108
19,0786037
19,1456947
19,2127857
19,2798767
19,3469696
19,4140606
19,4811516
19,5482426
19,6153355
19,6824265
19,7495174
19,8166103
19,8837013
19,9507923
20,0178833
20,0849762
20,1520672
20,2191582
20,2862492
31
19,28
0,61
20,29
18,27
69.408
31.482,74
0,03163942

8,74520586

in/in

AFPAP
27,6018448
27,6017208
27,6015968
27,6014729
27,6013489
27,601223
27,601099
27,600975
27,6008511
27,6007271
27,6006031
27,6004791
27,6003551
27,6002293
27,6001053
27,5999813
27,5998573
27,5997334
27,5996094
27,5994854
27,5993614
27,5992374
27,5991116
27,5989876
27,5988636
27,5987396
27,5986156
27,5984917
27,5983677
27,5982437
27,5981178
31
27,60
0,00
27,60
27,60

Ib
kg

4,0916E-05
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45-22:15 HRS

CEN CARGA BASE MW DIESEL 26062019 21

DATOS
PROMEDIO
DESV EST
MAX

MIN

DWATT

31
126,32
0,41
127,32
125,72

1,60

CTIF1A

31
44,15
0,92
45,86
42,94

CTIF2A

31
45,29
0,51
46,01
44,11
44,72
0,72

96CS
inH20
AFPCS

31
2,01
0,00
2,02
2,00

F

F

TTWS1A01 TTWS1A02

31
845,84
1,65
847,80
841,73

31
821,74
0,89
823,03
819,30

F

TTWS1FI1

31
710,41
0,96
711,07
707,70

F

TTWS1FI2

31
708,29
0,88
709,06
705,82

F

F

TTWS2A01 TTWS2A02

31
704,15
0,97
705,11
701,05

31
699,37
1,38
700,25
695,40

F

TTWS2FO1

31
817,25
0,66
817,91
815,10

F

F

F

TTWS2FO2 TTWS3A01 TTWS3A02

31
821,37
0,91
822,25
818,65

31
403,45
3,51
409,25
397,66

31
391,60
4,57
398,78
383,43

F

TTWS3FO1

31
743,11
1,64
745,33
739,84

F

TTWS3FO2

31
757,71
1,81
760,05
753,73

RPM
TNH_V

31
3000,45
2,06
3004,87
2996,33
0,0006871

lbm/s
waQ

31
10,40
0,13
10,61
10,19

0,54662621

lbm/s
FQLM1

31

19,03

0,45

19,77

18,30
68.509
31.075,30
0,02341203

19,664709

in/in
AFPAP

31
27,60
0,00
27,60
27,60
Ib
kg
3,50246E-05
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:30 HRS

00-12

CEN CARGA BASE MW GAS 26062019 12

DATOS
PROMEDIO
DESV EST
MAX

MIN

DWATT

31
129,39
0,58
130,29
127,95

CTIF1A

31

47,83

0,63

48,45

46,65
Prom/Prom
Prom/Desv

CTIF2A

31
48,95
0,73
50,46
47,36
48,39
0,68

96CS
inH20
AFPCS

31
1,97
0,00
1,97
1,97

F

TTWS1AO01

31
869,56
1,74
870,93
864,92

F

TTWS1A02

31
838,02
1,21
839,69
835,36

F

TTWS1FI1

31
719,18
1,09
720,85
717,34

F

TTWS1FI2

31
716,20
1,32
718,21
713,95

F

TTWS2A01

31
704,07
2,60
707,28
699,08

F

TTWS2A02

31
700,27
2,67
703,52
695,41

F

TTWS2FO1

31
828,84
0,88
829,52
826,29

F

TTWS2FO2

31
836,33
1,47
838,39
833,32

F

TTWS3A01

31
376,78
7,46
387,74
362,96

F

TTWS3A02

31
360,56
7,82
373,68
347,71

F
TTWS3FO1

31

741,42

3,42

745,20

734,98
Prom/Prom
Prom/Desv

F

TTWS3FO2

31
759,17
3,22
762,31
752,77
704,20
2,91

RPM
TNH_V

31
2999,70
1,79
3003,83
2996,85

0,06%

lbm/s
lbm/s
FQG

31

18,32

0,06

18,39
18,18
65.943
29.911,17

0,34%

in/in
AFPAP

31
27,71
0,0027
27,72
27,71

0,010%

PAGINA 228/262



:15 HRS

45-13

CEN CARGA 117 MW GAS 26062019 12

26-jun-19 13:45:00
26-jun-19 13:46:00
26-jun-19 13:47:00
26-jun-19 13:48:00
26-jun-19 13:49:00
26-jun-19 13:50:00
26-jun-19 13:51:00
26-jun-19 13:52:00
26-jun-19 13:53:00
26-jun-19 13:54:00
26-jun-19 13:55:00
26-jun-19 13:56:00
26-jun-19 13:57:00
26-jun-19 13:58:00
26-jun-19 13:59:00
26-jun-19 14:00:00
26-jun-19 14:01:00
26-jun-19 14:02:00
26-jun-19 14:03:00
26-jun-19 14:04:00
26-jun-19 14:05:00
26-jun-19 14:06:00
26-jun-19 14:07:00
26-jun-19 14:08:00
26-jun-19 14:09:00
26-jun-19 14:10:00
26-jun-19 14:11:00
26-jun-19 14:12:00
26-jun-19 14:13:00
26-jun-19 14:14:00
26-jun-19 14:15:00

DATOS

PROMEDIO

DESV EST

MAX

MIN

DWATT
115,663895
119,050308
118,450539
117,448669
119,059067
117,136208
117,969772
115,84391
116,929222
117,115906
119,705498
115,238831
115,268639
117,811058
116,563698
118,585884
115,708084
114,969551
117,095253
116,639107
117,250893
116,56839
116,611206
117,328194
114,696548
118,27301
118,210182
113,571579
118,463997
118,168037
116,158768
31

117,02

1,44

119,71
113,57

CTIF1A
47,1444435
47,1716995
47,1989555
47,2262077
47,2534637
47,2807198
47,3079758
47,3352318
47,3624878
47,3897438
47,416996
47,444252
47,471508
47,498764
47,5260201
47,5532761
47,5805321
47,6077881
47,6350403
47,6832809
47,7319794
47,7806816
47,82938
47,8780785
47,9267807
47,9754791
48,0241814
48,0728798
48,1215782
48,1702805
48,2189789
31

47,61

0,32

48,22
47,14

Prom/Prom
Prom/Desv

CTIF2A
47,5914688
47,644928
47,6983871
47,7540894
47,822876
47,8916626
47,9604492
48,0292358
48,0980225
48,1668091
48,2355957
48,3043823
48,3731689
48,4419556
48,510746
48,5795326
48,6483192
48,7171059
48,8031006
48,8983383
48,9935799
49,0888214
49,199894
49,3729439
49,1733818
48,9738197
48,7742577
48,6625671
48,605072
48,5475731
48,490078
31
48,45
0,50
49,37
47,59
48,03
0,41

96CS
inH20

AFPCS
1,9690453
1,9689181
1,968791
1,9686638
1,9685366
1,9684095
1,9682823
1,9681553
1,9680281
1,967901
1,9677738
1,9676467
1,9675195
1,9673924
1,9672652
1,9671381
1,967011
1,9668838
1,9667567
1,9666295
1,9665024
1,9663752
1,9662482
1,966121
1,9659938
1,9658667
1,9657395
1,9656124
1,9654852
1,9653581
1,9652309
31
1,97
0,00
1,97
1,97

F

TTWS1A01
869,640076
868,868713
868,273499
867,967529
867,661499
867,355469
867,049438
866,743408
866,437439
866,392944
866,409607

866,42627
866,442993
866,459656
866,476318
866,493042
866,509705
866,526367
866,543091
866,559753
866,576477

866,59314
866,609802
866,626526
866,489624
866,300598
866,111572
865,922546
865,733521
865,544556

865,35553

31
866,75
0,91
869,64
865,36

F

TTWS1A02
827,451172
827,113708
826,776184
826,438721
826,101196

826,00531
826,017761
826,030151
826,042603
826,054993
826,067383
826,079834
826,092224
826,104614
826,117065
826,129456
826,141907
826,154297
826,166687
826,179138
826,191528
826,203918

826,21637

826,22876
826,241211
826,253601
826,265991
826,278442
826,290833
826,303223
826,315674

31
826,26
0,31
827,45
826,01

TTWS1FI1
715,910095
715,616455
715,322815
715,029114
714,735474
714,441833
714,148193
713,854553
713,560852
713,267212
713,108459
712,967651
712,826904
712,686096
712,545288
712,404541
712,263733
712,122925
711,982117
711,84137
711,700562
711,559753
711,418945
711,278198
711,13739
710,996582
710,855774
710,715027
710,574219
710,433411
710,292664
31

712,63

1,62

715,91
710,29

F

TTWS1FI2
711,840027
711,46521
711,090393
710,715576
710,340759
710,150452
710,062744
709,975037
709,887329
709,799622
709,711914
709,624207
709,536499
709,448792
709,361084
709,273376
709,185669
709,097961
709,010254
708,922607
708,8349
708,747192
708,659485
708,571777
708,48407
708,396362
708,308655
708,220947
708,13324
708,045532
707,957825
31
709,38
1,00
711,84
707,96

F

TTWS2A01
702,472717
701,990417
701,719543
701,706665
701,693787
701,680969
701,668091
701,655212
701,642334
701,629456
701,616577

701,60376
701,590881
701,578003
701,565125
701,552246
701,539429

701,52655
701,513672
701,500793
701,487915
701,475037
701,462219
701,449341
701,436462
701,423584
701,410706
701,397888

701,38501
701,372131
701,359253

31
701,58
0,21
702,47
701,36

F

TTWS2A02
696,791382
696,405212
696,383179
696,361145
696,339111
696,317078
696,295044

696,27301
696,250977
696,228882
696,206848
696,184814
696,162781
696,140747
696,118713

696,09668
696,074646
696,052612
696,030579
696,008545
695,986511
695,964478
695,942444

695,92041
695,898376
695,876343
695,854309
695,832214
695,810181
695,788147
695,766113

31
696,11
0,23
696,79
695,77

TTWS2FO1
821,233948
821,156738
821,079529
821,002319
820,92511
820,8479
820,77063
820,69342
820,616211
820,539001
820,461792
820,384583
820,307373
820,230164
820,152954
820,075684
819,998474
819,921265
819,844055
819,766846
819,689636
819,612427
819,535217
819,458008
819,380737
819,303528
819,226318
819,149109
819,071899
818,99469
818,91748
31
820,08
0,70
821,23
818,92

TTWS2FO2
828,361206
828,298584
828,250183
828,201721
828,153259
828,104797
828,056396
828,007935
827,959473
827,911011
827,86261
827,814148
827,765686
827,717224
827,668823
827,620361
827,571899
827,523438
827,474976
827,426575
827,378113
827,329651
827,281189
827,232788
827,184326
827,135864
827,087402
827,039001
826,99054
826,942078
826,893616
31
827,62
0,44
828,36
826,89

F

TTWS3A01
392,220612
392,338654
392,456696
392,574738

392,69278
392,810822
392,928864
393,046906
393,164948

393,28299
393,401031
393,519073
393,637115
393,755157
393,873199
393,991241
394,109283
394,227325
394,345367
394,463409
394,581451
394,699493
394,817535
394,935577
395,053619
395,171661
395,289703
395,407745
395,525787
395,643829
395,761871

31
393,99
1,07
395,76
392,22

F

TTWS3A02
382,365021
382,553772
382,742554
382,931335
383,120117
383,308899
383,497681
383,686462
383,875244
384,064026
384,252808
384,441589
384,630371
384,819153
385,007935
385,196716
385,385498

385,57428
385,763062
385,951843
386,140625
386,329407
386,518188

386,70697
386,895752
387,084534
387,273315
387,462097
387,650879
387,839661
388,028442

31
385,20
1,72
388,03
382,37

TTWS3FO1
734,735657
734,643982
734,552246
734,460571
734,368835
734,277161
734,185486
734,09375
734,002075
733,910339
733,818665
733,726929
733,635254
733,543518
733,451843
733,360107
733,268433
733,176697
733,085022
732,993286
732,901611
732,809875
732,718201
732,626526
732,53479
732,443115
732,351379
732,259705
732,167969
732,076294
731,984558
31
733,36
0,83
734,74
731,98

Prom/Prom
Prom/Desv

TTWS3FO2
751,307495
750,336426
749,365417
748,78949
748,695374
748,601257
748,507202
748,413086
748,319031
748,224915
748,130859
748,036743
747,942688
747,848572
747,754456
747,6604
747,566284
747,472229
747,378113
747,284058
747,189941
747,095886
747,00177
746,907654
746,813599
746,719482
746,625427
746,531311
746,437256
746,34314
746,249084
31
747,79
1,15
751,31
746,25
701,73
0,85

RPM

TNH_V
2999,17212
2995,79175
2999,2522
2999,09863
2996,52637
2997,89209
2999,75879
2998,7395
2999,94971
3001,42236
2997,71948
2999,72852
3000,69702
2998,18359
3001,45361
2999,32544
3001,35547
3001,41602
2998,89893
2999,25171
3000,19751
2997,14429
2999,2915
2996,54395
3001,47729
2997,49219
2999,12231
3003,01099
2999,81885
2997,86401
2999,09521
31

2999,25
1,67
3003,01
2995,79

0,06%

lbm/s
Ibm/s

FQG
16,5359898
16,7634773
16,7128944
16,6707115
16,8641415
16,5985947
16,7506962
16,5947018
16,7112656
16,7242088
16,8482075
16,6139908
16,6034222
16,8500748
16,6074543
16,6512756

16,586834
16,5847225
16,6389847
16,6294441
16,7451611

16,681612
16,5687084
16,6096821
16,6359367
16,6992626
16,8078346
16,3340797
16,8176537
16,7540665
16,6615582

31

16,67
0,11
16,86
16,33
60.022
27.225,55
0,66%

in/in

AFPAP
27,7031078
27,7028084
27,7025089
27,7022095
27,70191
27,7016106
27,7013092
27,7010098
27,7007103
27,7004108
27,7001114
27,6998119
27,6995125
27,699213
27,6989136
27,6986141
27,6983147
27,6980152
27,6977158
27,6974163
27,6971169
27,6968174
27,6965179
27,6962185
27,695919
27,6956196
27,6953201
27,6950188
27,6947193
27,6944199
27,6941204
31

27,70

0,00

27,70

27,69

0,010%
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30-14:00 HRS

CEN CARGA 105 MW GAS 26062019 13

DATOS
PROMEDIO
DESV EST
MAX

MIN

DWATT CTIF1A

31 31
104,59 49,68
1,21 0,44
107,30 50,38
102,09 48,95
Prom/Prom
Prom/Desv

CTIF2A

31
50,69
0,95
52,00
49,55
50,18
0,69

96CS
inH20
AFPCS

31
1,96
0,00
1,96
1,96

F

TTWS1AO01

31
856,89
1,70
860,94
854,85

F

TTWS1A02

31
811,93
1,26
814,58
810,53

F

TTWS1FI1

31
706,00
1,04
708,01
704,73

F

TTWS1FI2

31
704,04
0,95
705,93
702,94

F

TTWS2A01

31
694,36
0,60
696,47
694,04

F

TTWS2A02

31
689,70
0,36
690,87
689,21

F

TTWS2FO1

31
809,16
0,94
810,57
807,17

F

TTWS2FO2

31
817,90
0,32
819,00
817,44

F

TTWS3A01

31
396,72
0,18
397,01
396,43

F

F
TTWS3A02 TTWS3FO1

31 31
387,61 722,01
0,83 0,79
389,01 724,79
386,27 721,38
Prom/Prom
Prom/Desv

F

TTWS3FO2

31
734,17
0,79
737,16
733,59
694,21
0,81

RPM
TNH_V

31
2999,11
2,05
3002,92
2995,03

0,07%

lbm/s
lbm/s
FQG

31

15,11

0,12

15,36

14,90
54.413
24.681,26

0,77%

in/in
AFPAP

31
27,69
0,00
27,69
27,68

0,010%
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15-14:45 HRS

CEN CARGA 94 MW GAS 26062019 14

26-jun-19 15:15:00
26-jun-19 15:16:00
26-jun-19 15:17:00
26-jun-19 15:18:00
26-jun-19 15:19:00
26-jun-19 15:20:00
26-jun-19 15:21:00
26-jun-19 15:22:00
26-jun-19 15:23:00
26-jun-19 15:24:00
26-jun-19 15:25:00
26-jun-19 15:26:00
26-jun-19 15:27:00
26-jun-19 15:28:00
26-jun-19 15:29:00
26-jun-19 15:30:00
26-jun-19 15:31:00
26-jun-19 15:32:00
26-jun-19 15:33:00
26-jun-19 15:34:00
26-jun-19 15:35:00
26-jun-19 15:36:00
26-jun-19 15:37:00
26-jun-19 15:38:00
26-jun-19 15:39:00
26-jun-19 15:40:00
26-jun-19 15:41:00
26-jun-19 15:42:00
26-jun-19 15:43:00
26-jun-19 15:44:00
26-jun-19 15:45:00

DATOS

PROMEDIO

DESV EST

MAX

MIN

DWATT
94,8754959
92,6438522

94,889679
94,1968536
97,2289429
93,8845749
92,2529831
96,6302948
92,9830322
95,2572479
97,8093567
92,8012848
96,0291977
91,9141083
93,8517151
93,5901566

95,871376
94,8629761
94,0110474
95,2303467
94,2325363
95,5427246
92,5306625
92,5421829
95,1155777
94,5976257
93,0883026

96,261673

95,152298
93,1930389
94,8775864

31
94,45
1,50
97,81
91,91

CTIF1A
50,6700325
50,6460381
50,6220436

50,598053
50,5740585
50,5500641
50,5260696
50,5020752
50,4780807
50,4540863
50,4828529
50,6110992
50,7393417

50,867588
50,9958344
51,1240768
51,2523232
51,3805695

51,508812
51,6370583
51,7653008
51,8935471
52,0217934
52,1500359
52,2782822
52,3498993
52,3865929
52,4232826
52,4599762
52,4966698
52,5333595

31

51,32

0,78

52,53

50,45
Prom/Prom
Prom/Desv

CTIF2A
51,6859932
51,6521492
51,6183052
51,5844612
51,5506172
51,7367935
52,2285004
52,7202072
52,8887138
52,9652672
53,0418243
53,1183815
53,1949387
53,2769432
53,3592567
53,4030113

53,374054
53,3451004
53,327095
54,3335114
54,3686905
53,8634338
53,4408607
53,4995575
53,5582504
53,6169472
53,6060944
53,5894051
53,5727196
53,410511
53,1314354
31

53,03

0,80

54,37

51,55

52,18

0,79

96CS
inH20
AFPCS
1,95760238
1,95747519
1,95734811
1,95722091
1,95709383
1,95696664
1,95683956
1,95671237
1,95658529
1,95645809
1,9563309
1,95620382
1,95607662
1,95594954
1,95582235
1,95569527
1,95556808
1,955441
1,9553138
1,95518672
1,95505953
1,95493233
1,95480525
1,95467806
1,95455098
1,95442379
1,95429671
1,95416951
1,95404243
1,95391524
1,95378804
31
1,96
0,00
1,96
1,95

TTWS1AO1
844,924805
844,239929
843,555054
842,975647
842,443604
842,428284
842,419983
842,411621

842,40332

842,39502
842,386719
842,218811
842,047424
841,876038

841,70459
841,535278
841,381836
841,228394

841,074951
840,914429
840,746521
840,578613
840,410706
840,242798

840,07489

839,623047
838,935608
838,428162
838,065247
837,702332
837,339355

31
841,25
1,83
844,92
837,34

TTWS1A02
799,501465
798,930664
798,359863
797,789001
797,218201
796,6474
796,076599
795,896912
795,892517
795,888062
795,883667
795,879211
795,874817
795,870422
795,865967
795,861572
795,857178
795,852722
795,848328
795,843872
795,839478
795,835083
795,830627
795,826233
795,821838
795,817383
795,812988
795,59198
795,300598
795,009155
794,717773
31
796,20
1,06
799,50
794,72

TTWS1FI1
701,619812
701,267578
700,915405
700,563171
700,41095
700,351746
700,292542
700,233337
700,174133
700,114929
700,055725
699,996521
699,937317
699,878113
699,818909
699,759705
699,7005
699,641296
699,582092
699,522888
699,463745
699,404541
699,345337
699,286133
699,226929
699,167725
699,108521
699,049316
698,990112
698,930908
698,871704
31
699,83
0,68
701,62
698,87

TTWS1FI2
701,121033
700,938599
700,756165
700,57373
700,391296
700,208862
700,026428
699,843994
699,66156
699,479126
699,296692
699,114258
698,931824
698,821411
698,724548
698,627625
698,530701
698,433777
698,336853
698,23999
698,143066
698,046143
697,949219
697,852295
697,755432
697,658508
697,561584
697,464661
697,367737
697,270874
697,17395
31
698,85
1,18
701,12
697,17

TTWS2A01
690,501831
690,073792
689,645752
689,217712
688,789673
688,361633
688,092896
688,052673
688,012512
687,972351

687,93219
687,892029
687,851807
687,811646
687,771484
687,731323
687,691101

687,65094

687,610779
687,570618
687,530396
687,490234
687,450073
687,409912

687,36969

687,329529
687,289368
687,249207
687,209045
687,168823
687,128662

31
687,96
0,84
690,50
687,13

TTWS2A02
685,518005
685,097717
684,677429

684,25708
683,836792
683,416443
682,996155
682,575806
682,503113
682,450012
682,396973
682,343872
682,290833
682,237732
682,184631
682,131592
682,078491
682,025452
681,972351

681,91925
681,866211

681,81311
681,760071

681,70697

681,65387

681,60083
681,547729

681,49469
681,441589

681,38855
681,335449

31
682,47
1,11
685,52
681,34

TTWS2FO1
797,350037
796,8078
796,680603
796,553467
796,42627
796,299072
796,171936
796,044739
795,917603
795,790405
795,663208
795,536072
795,408875
795,281738
795,154541
795,027405
794,900208
794,77301
794,645874
794,518677
794,391541
794,264343
794,137146
794,01001
793,882813
793,755676
793,628479
793,501282
793,374146
793,246948
793,119812
31
795,04
1,18
797,35
793,12

TTWS2FO2
807,808655
807,217773
806,626892
806,036011
805,445129
804,854309
804,263428
803,672546
803,150757
803,123718
803,096741
803,069702
803,042664
803,015686
802,988647
802,96167
802,934631
802,907593
802,880615
802,853577
802,826599
802,799561
802,772522
802,745544
802,718506
802,691528
802,66449
802,637451
802,610474
802,583435
802,556458
31
803,60
1,47
807,81
802,56

TTWS3A01
393,985992
393,745789
393,505585
393,265381
393,025177
392,784973
392,544769
392,304565
392,064362
391,824158
391,583954

391,34375
391,103546
390,863342
390,623138
390,382935
390,142731
389,902527

389,662323
389,422089
389,181885
388,941681
388,701477
388,461273
388,221069
387,980865
387,740662
387,500458
387,260254

387,02005
386,779846
31

390,38

2,18

393,99
386,78

TTWS3A02
388,309143
388,075226
387,841278
387,60733
387,373383
387,139435
386,905487
386,671539
386,437592
386,203674
385,969727
385,735779
385,501831
385,267883
385,033936
384,799988
384,56604
384,332123
384,098175
383,864227
383,63028
383,396332
383,162384
382,928436
382,694489
382,503326
382,440094
382,376862
382,313629
382,250397
382,187195
31
384,89
2,00
388,31
382,19

TTWS3FO1
715,401794
714,721802
714,041748
713,361694
712,681702
712,001648
711,606812
711,571167
711,535522
711,499878
711,464172
711,428528
711,392883
711,357178
711,321533
711,285889
711,250244
711,214539
711,178894
711,14325
711,107605
711,071899
711,036255
711,00061
710,964905
710,92926
710,893616
710,857971
710,822266
710,786621
710,750977
31
711,67
1,16
715,40
710,75

Prom/Prom
Prom/Desv

TTWS3FO2
724,023132
723,064148
722,120911
722,014709
721,908447
721,802246
721,696045
721,589844
721,483643
721,37738
721,271179
721,164978
721,058777
720,952515
720,846313
720,740112
720,633911
720,52771
720,421448
720,315247
720,209045
720,102844
719,967773
719,814941
719,662048
719,509216
719,356384
719,203491
719,050659
718,897827
718,744934
31
720,76
1,23
724,02
718,74
684,41
1,33

RPM
TNH_V
2997,62573
3000,0022
2997,24438
2998,71265
2996,63013
2995,46362
3000,17822
2996,52661
2998,30225
2996,94946
2993,75903
2997,02319
2997,42871
3001,03149
2996,38037
2998,59351
2999,89331
2998,6228
2998,42139
3001,83789
2997,77222
2996,44336
3000,3689
2999,50122
2998,85059
3000,85278
2997,60156
2998,46143
2999,16772
2998,26758
2999,14478
31
2998,29
1,75
3001,84
2993,76

0,06%

lbm/s
lbm/s
FQG
13,9368725
13,6959229
13,7908049
13,9709854
14,1524858
13,78971
13,7166805
13,9734659
13,7486506
13,9499311
14,2034769
13,7299356
13,8689575
13,7730198
13,7870827
13,8835487
13,8265657
13,937005
13,6864204
14,02003
13,9173098
14,0276079
13,8754196
13,8321505
13,864172
13,7830944
13,9100685
14,0528326
13,9968042
13,8715048
13,913763
31
13,89
0,13
14,20
13,69
49.992
22.675,97
0,91%

in/in

AFPAP
27,6761475
27,675848
27,6755486
27,6752491
27,6749496
27,6746502
27,6743507
27,6740513
27,6737518
27,6734524
27,6731529
27,6728535
27,672554
27,6722546
27,6719551
27,6716557
27,6713562
27,6710567
27,6707573
27,6704559
27,6701565
27,669857
27,6695576
27,6692581
27,6689587
27,6686592
27,6683598
27,6680603
27,6677608
27,6674614
27,6671619
31
27,67
0,00
27,68
27,67

0,010%
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:30 HRS

00-15

CEN CARGA 83 MW GAS 26062019 15

DATOS
PROMEDIO
DESV EST
MAX

MIN

DWATT CTIF1A

31 31
83,07 51,83
1,16 0,56
85,75 53,04
80,54 50,96
Prom/Prom
Prom/Desv

CTIF2A

31
53,14
0,61
54,28
52,10
52,48
0,59

96CS
inH20
AFPCS

31
1,95
0,00
1,95
1,95

F

TTWS1AO01

31
821,29
3,25
827,21
815,43

F

TTWS1A02

31
775,72
1,62
779,06
773,59

F

TTWS1FI1

31
692,69
1,72
695,90
690,19

F

TTWS1FI2

31
690,44
2,02
694,02
687,47

F

TTWS2A01

31
677,42
1,34
680,19
675,27

F

TTWS2A02

31
672,19
1,74
676,24
669,87

F

TTWS2FO1

31
777,06
2,41
781,02
773,08

F

TTWS2FO2

31
786,50
2,38
790,43
782,57

F

TTWS3A01

31
377,05
3,38
382,73
372,10

F

TTWS3A02

31
375,48
2,80
380,22
371,21

F
TTWS3FO1

31

698,17

1,88

701,66

695,10
Prom/Prom
Prom/Desv

F

TTWS3FO2

31
704,00
1,94
707,17
700,72
670,67
2,20

RPM
TNH_V

31
2998,46
2,17
3003,47
2993,48

0,07%

lbm/s
lbm/s
FQG

31

12,48

0,11
12,70
12,28
44.935
20.382,17
0,88%

in/in
AFPAP

31
27,66
0,00
27,66
27,65

0,010%
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45-16:15 HRS

CEN CARGA 71 MW GAS 26062019 15

26-jun-19 16:45:00
26-jun-19 16:46:00
26-jun-19 16:47:00
26-jun-19 16:48:00
26-jun-19 16:49:00
26-jun-19 16:50:00
26-jun-19 16:51:00
26-jun-19 16:52:00
26-jun-19 16:53:00
26-jun-19 16:54:00
26-jun-19 16:55:00
26-jun-19 16:56:00
26-jun-19 16:57:00
26-jun-19 16:58:00
26-jun-19 16:59:00
26-jun-19 17:00:00
26-jun-19 17:01:00
26-jun-19 17:02:00
26-jun-19 17:03:00
26-jun-19 17:04:00
26-jun-19 17:05:00
26-jun-19 17:06:00
26-jun-19 17:07:00
26-jun-19 17:08:00
26-jun-19 17:09:00
26-jun-19 17:10:00
26-jun-19 17:11:00
26-jun-19 17:12:00
26-jun-19 17:13:00
26-jun-19 17:14:00
26-jun-19 17:15:00

DATOS

PROMEDIO

DESV EST

MAX

MIN

DWATT
70,731308
69,8694077
67,1446075
71,137146
71,0631866
71,0430832
72,5293579
71,4891663
70,5720673
70,3829803
70,1543961
73,1354141
73,0369034
70,3085709
71,4205399
70,7078781
71,8219223
71,2498398
70,7382965
70,8733521
69,8345413
70,6874313
71,6491852
71,390625
71,1944122
71,2339401
72,3275299
71,4139862
70,3289413
71,802681
68,5225449
31
70,96
1,18
73,14
67,14

CTIF1A
51,9329376
51,9837608
52,0345116
52,0852585
52,1360092
52,1867561
52,2375069
52,2882576
52,3390045
52,0570717

51,759346
51,4616241
51,1638985
50,8661728
50,5684509
50,2707253
49,9729996
49,6752777

49,508049
49,6251068
49,7421608
49,8592186
49,9762726
50,0933304
50,2103882
50,3274422

50,4445

50,561554
50,6511765
50,4656105
50,2800407

31
50,93
0,97
52,34
49,51

Prom/Prom
Prom/Desv

CTIF2A
53,2077751
53,2600288
53,3122826
53,3645325
53,4167862
53,4690361
53,5212898
53,3022423
53,0678978
52,8335533

52,599205
52,3648605
52,1305161
51,8961716
51,6618233
51,6221771
51,6084137
51,5946503
51,5808868
51,5671272
51,5533638
51,7616653
52,0585632
52,2393112
52,2012367
52,1631622
52,1250877
52,0870132
51,9570045
51,6267662
51,4017143

31
52,34
0,72
53,52
51,40
51,63
0,85

96CS
inH20
AFPCS
1,94615948
1,9460324
1,94590521
1,94577813
1,94565094
1,94552386
1,94539666
1,94526947
1,94514239
1,94501519
1,94488811
1,94476092
1,94463384
1,94450665
1,94437957
1,94425237
1,94412529
1,9439981
1,9438709
1,94374382
1,94361663
1,94348955
1,94336236
1,94323528
1,94310808
1,942981
1,94285381
1,94272661
1,94259953
1,94247234
1,94234526
31
1,94
0,00
1,95
1,94

TTWS1AO1
801,492615
800,988831
800,485046
801,783081
801,880554

801,40863
800,936707
800,464722
799,992798
799,520813
799,048889
798,576904

798,10498
797,633057
796,782227
795,923157
795,064087
794,205017
793,452942
793,775269
794,097534
794,386597
794,118835
793,991943
793,865112

793,73822
793,439575
792,902222
792,364929
791,827576
791,290283

31
796,69
3,47
801,88
791,29

F

TTWS1A02
756,238403
756,00946
755,780579
755,551636
755,322754
755,093811
754,864868
754,635986
754,407043
754,178162
753,949219
753,720337
753,491394
753,262451
753,033569
752,804626
752,575745
752,346802
752,117859
751,888977
751,660034
751,431152
751,202209
750,947327
750,629211
750,311035
749,992859
749,674744
749,356567
749,038391
748,720276
31
752,72
2,21
756,24
748,72

TTWS1FI1
686,609619
686,334473
686,059387
685,784302
685,509216
685,234131
684,958984
684,683899
684,408813
684,133728
683,858643
683,583496
683,308411
683,033325
682,75824
682,494446
682,356262
682,218079
682,079895
681,94165
681,803467
681,665283
681,5271
681,388916
681,250732
681,112549
680,974365
680,836121
680,697937
680,559753
680,42157
31
683,02
1,90
686,61
680,42

TTWS1FI2
684,248474
684,020325
683,792175
683,564087
683,335938
683,107849
682,8797
682,65155
682,423462
682,195313
681,967224
681,739075
681,510925
681,282837
681,054688
680,826599
680,59845
680,3703
680,142212
679,914063
679,685974
679,457825
679,229675
679,001587
678,773438
678,545349
678,3172
678,08905
677,860962
677,632813
677,404724
31
680,83
2,07
684,25
677,40

TTWS2A01
669,038818
668,740234
668,531494
668,322693
668,113953
667,905151
667,696411

667,48761
667,278809
667,070068
666,861267
666,652527
666,443726
666,234985
666,026184
665,817444
665,608643
665,399902
665,191101

664,9823

664,77356
664,564758
664,356018
664,147217
663,938477
663,729675
663,520935
663,312134
663,103333
662,894592
662,685791

31
665,82
1,90
669,04
662,69

TTWS2A02
664,609375
664,176758

663,74408
663,311462
662,878784
662,628296
662,429626
662,230957
662,032288
661,833618
661,634888
661,436218
661,237549
661,038879

660,84021
660,641479

660,44281
660,244141
660,045471
659,846802
659,648071
659,449402
659,250732
659,052063
658,853394
658,654663
658,455994
658,257324
658,058655
657,859985
657,661255

31
660,73
1,95
664,61
657,66

TTWS2FO1
760,143494
759,856567
759,569641
759,282715
758,995789
758,708862
758,421936
758,13501
757,848083
757,561157
757,274231
756,987305
756,700317
756,413391
756,126465
755,839539
755,552612
755,265686
754,97876
754,851257
754,732727
754,614258
754,495728
754,377258
754,258728
754,140198
754,021729
753,903198
753,784729
753,666199
753,547668
31
756,26
2,10
760,14
753,55

TTWS2FO2
769,88385
769,640198
769,396606
769,152954
768,909363
768,66571
768,422119
768,178528
767,934875
767,691284
767,447632
767,204041
766,960388
766,716797
766,473145
766,229553
765,985901
765,74231
765,498657
765,255066
765,011414
764,767822
764,52417
764,280579
764,036926
763,793335
763,549744
763,306091
763,0625
762,818848
762,575256
31
766,23
2,22
769,88
762,58

TTWS3A01
369,77594
369,620819
369,465729
369,310638
369,155518
369,000427
368,845306
368,690216
368,535126
368,380005
368,224915
368,069794
367,914703
367,759613
367,604492
367,449402
367,294281
367,139191
366,9841
366,828979
366,673889
366,518799
366,363678
366,208588
366,053467
365,898376
365,743286
365,588165
365,433075
365,277954
365,122864
31
367,45
1,41
369,78
365,12

TTWS3A02
372,030212
371,839508
371,648804
371,458099
371,267395
371,076691
370,885956
370,695251
370,504547
370,313843
370,123138
369,932434
369,74173
369,551025
369,360291
369,169586
368,978882
368,788177
368,597473
368,406769
368,216064
368,02533
367,834625
367,643921
367,453217
367,262512
367,071808
366,881104
366,690369
366,499664
366,30896
31
369,17
1,73
372,03
366,31

TTWS3FO1
686,647888
686,42926
686,210693
685,992126
685,773499
685,554932
685,336304
685,117737
684,899109
684,680542
684,461975
684,243347
684,02478
683,806152
683,587585
683,368958
683,150391
682,931824
682,713196
682,494629
682,276001
682,057434
681,838867
681,620239
681,401672
681,183044
680,964478
680,74585
680,527283
680,308716
680,090088
31
683,37
1,99
686,65
680,09

Prom/Prom
Prom/Desv

TTWS3FO2
690,119507
689,720581
689,486877
689,253174
689,019409
688,785706
688,552002
688,318298
688,084534
687,85083
687,617126
687,383423
687,149658
686,915955
686,682251
686,448547
686,214783
685,981079
685,747375
685,513672
685,279907
685,046204
684,8125
684,578796
684,345032
684,084473
683,80426
683,524109
683,243958
682,963745
682,683594
31
686,43
2,18
690,12
682,68
655,73
2,09

RPM
TNH_V
2998,78125
2998,58838
3004,51782
3000,1123
3000,12134
2998,10034
2997,42407
2999,17651
2998,83228
2997,24121
3001,04395
2995,86206
2998,36646
2998,19287
2998,96338
3001,03271
2996,78345
2996,79492
2998,24194
2999,7998
3000,45801
2998,47046
2999,49756
2996,64893
2998,21436
3001,71265
2997,15015
2997,75415
2997,073
2996,45679
2998,61792
31
2998,71
1,81
3004,52
2995,86

0,06%

lbm/s
lbm/s
FQG

11,1739845
11,1850615
10,8450508
11,2872334
11,2707176
11,1443863
11,2327204
11,1342039
11,1851721
11,1167431
11,2363157
11,28193
11,1849747
11,2359886
11,2202673
11,1742487
11,2534838
11,1420527
11,1519814
11,1956244
11,1665754
11,2183332
11,240159
11,1735134
11,1743631
11,0831013
11,1592045
11,1146965
11,182642
11,2395639
11,0077057
31
11,17
0,09
11,29
10,85
40.228
18.247,34
0,77%

in/in

AFPAP
27,6499271
27,6497498
27,6495724
27,6493969
27,6492195
27,6490421
27,6488647
27,6486874
27,64851
27,6483326
27,6481552
27,6479778
27,6478004
27,6476231
27,6474457
27,6472683
27,6470909
27,6469135
27,6467361
27,6465588
27,6463814
27,646204
27,6460285
27,6458511
27,6456738
27,6454964
27,645319
27,6451416
27,6449642
27,6447868
27,6446095
31
27,65
0,00
27,65
27,64

0,006%
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:00 HRS

30-17

CEN CARGA 60 MW GAS 26062019 16

DATOS
PROMEDIO
DESV EST
MAX

MIN

DWATT

31
60,11
1,31
62,61
57,25

CTIF1A

31

49,85

0,14

50,06

49,55
Prom/Prom
Prom/Desv

CTIF2A

31
50,73
0,19
51,06
50,40
50,29
0,17

96CS
inH20
AFPCS

31
1,94
0,00
1,94
1,94

F

F

TTWS1A01 TTWS1AO2

31
756,37
4,21
764,97
750,62

31
720,50
2,91
725,49
716,31

F

TTWS1FI1

31
661,21
3,18
667,37
655,86

F

TTWS1FI2

31
659,31
3,03
664,74
654,26

F

F

F

TTWS2A01 TTWS2A02 TTWS2FO1

31
644,54
3,23
650,38
640,10

31
640,79
2,85
645,52
636,05

31
724,46
2,92
731,41
721,06

F

F

F

F

TTWS2FO2 TTWS3A01 TTWS3A02 TTWS3FO1

31
734,28
3,06
741,15
729,80

31
360,47
1,41
362,80
358,14

31
366,60
1,43
368,95
364,25

31

662,73

3,37

670,04

657,72
Prom/Prom
Prom/Desv

F

TTWS3FO2

31
664,44
3,36
670,38
659,29
632,97
2,91

RPM
TNH_V

31
2994,90
5,37
3002,19
2984,90

0,18%

lbm/s
lbm/s
FQG

31

9,97

0,10

10,20

9,75
35.890
16.279,54
0,98%

in/in
AFPAP

31
27,64
0,00
27,64
27,64

0,006%
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DATE

26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

TIME

17:15:25
17:16:25
17:17:25
17:18:25
17:19:25
17:20:25
17:21:25
17:22:25
17:23:25
17:24:25
17:25:25
17:26:25
17:27:25
17:28:25
17:29:25
17:30:25
17:31:25
17:32:25
17:33:25
17:34:25
17:35:25
17:36:25
17:37:25
17:38:25
17:39:25
17:40:25
17:41:25
17:42:25
17:43:25
17:44:25
17:45:25
18:00:25
18:01:25
18:02:25
18:03:25
18:04:25
18:05:25
18:06:25
18:07:25
18:08:25
18:09:25
18:10:25
18:11:25
18:12:25
18:13:25
18:14:25
18:15:25
18:16:25
18:17:25
18:18:25
18:19:25
18:20:25
18:21:25
18:22:25
18:23:25
18:24:25
18:25:25
18:26:25
18:27:25
18:28:25
18:29:25

PRESION TG2
inH20
-0,18
-0,12
-0,25
-0,19
-0,28
-0,22
-0,04
-0,3
-0,26
-0,1
-0,16
-0,3
-0,16
-0,1
-0,1
-0,18
-0,26
-0,21
-0,13
-0,18
-0,17
-0,1
-0,06
-0,19
-0,3
-0,24
-0,3
-0,24
-0,1
-0,23
-0,12
0,32
0,28
0,25
0,33
0,31
0,34
0,28
0,37
0,33
0,28
0,34
0,3
0,33
0,35
0,37
0,26
0,39
0,29
0,25
0,26
0,27
0,38
0,38
0,33
0,26
0,37
0,32
0,29
0,3
0,34

MW

38,51
40,62
41,64
39,93
37,65
38,73
39,06
39,31
39,73
37,46
41,53
41,95
38,55
38,42
38,16
40,48
38,24
40,47
40,38
38,68
40,67
39,01
39,46
37,31
39,22
41,05
40,88
38,77
39,56 DATOS
39,18 PROM
38,54 DESV EST
59,48
60,88
60,79
60,93
59,70
60,33
59,17
62,27
61,50
60,31
62,09
57,39
61,49
58,99
59,51
60,35
62,41
61,41
59,20
60,95
57,82
61,53
60,34
58,74
62,07
60,20
59,12
59,72
59,68 DATOS
58,11 PROM

31
-0,186129032
0,075968301

31
0,313870968
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26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

18:30:25
18:45:25
18:46:25
18:47:25
18:48:25
18:49:25
18:50:25
18:51:25
18:52:25
18:53:25
18:54:25
18:55:25
18:56:25
18:57:25
18:58:25
18:59:25
19:00:25
19:01:25
19:02:25
19:03:25
19:04:25
19:05:25
19:06:25
19:07:25
19:08:25
19:09:25
19:10:25
19:11:25
19:12:25
19:13:25
19:14:25
19:15:25
19:30:25
19:31:25
19:32:25
19:33:25
19:34:25
19:35:25
19:36:25
19:37:25
19:38:25
19:39:25
19:40:25
19:41:25
19:42:25
19:43:25
19:44:25
19:45:25
19:46:25
19:47:25
19:48:25
19:49:25
19:50:25
19:51:25
19:52:25
19:53:25
19:54:25
19:55:25
19:56:25
19:57:25
19:58:25
19:59:25
20:00:25

0,26
0,62
0,63
0,55
0,67
0,67
0,63
0,63
0,64
0,65
0,66
0,54
0,59
0,58
0,65
0,59
0,55
0,62
0,6
0,67
0,65
0,61
0,64
0,6
0,53
0,63
0,56
0,69
0,61
0,62
0,6
0,73

0,97
1,07
0,98
0,95
1,02
1,03
0,99
1,02
0,98
0,97
0,99
0,96
0,97
0,97
1,01
1,01
0,95
1,02
0,99
0,99
1,03

0,97
0,94
0,98
0,98
0,98
0,95
1,03
0,95

58,00 DESV EST
74,51

74,52

72,98

71,15

72,73

73,09

72,72

72,58

74,15

70,49

73,99

72,79

72,17

75,36

73,20

71,63

73,11

72,91

73,66

74,12

71,74

71,95

71,41

72,40

72,16

73,63

75,86

71,31

72,17 DATOS
74,83 PROM
71,47 DESV EST
84,05

83,04

84,48

84,95

83,48

83,91

85,01

80,98

86,36

84,59

81,62

84,43

83,92

84,08

82,22

82,10

86,10

83,76

83,72

83,95

84,25

84,48

82,10

84,72

84,25

84,12

84,49

84,49

81,88 DATOS
85,84 PROM
82,78 DESV EST

0,042870147

31
0,619677419
0,045715342

31
0,988709677
0,030082324
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26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

20:15:25
20:16:25
20:17:25
20:18:25
20:19:25
20:20:25
20:21:25
20:22:25
20:23:25
20:24:25
20:25:25
20:26:25
20:27:25
20:28:25
20:29:25
20:30:25
20:31:25
20:32:25
20:33:25
20:34:25
20:35:25
20:36:25
20:37:25
20:38:25
20:39:25
20:40:25
20:41:25
20:42:25
20:43:25
20:44:25
20:45:25
21:00:25
21:01:25
21:02:25
21:03:25
21:04:25
21:05:25
21:06:25
21:07:25
21:08:25
21:09:25
21:10:25
21:11:25
21:12:25
21:13:25
21:14:25
21:15:25
21:16:25
21:17:25
21:18:25
21:19:25
21:20:25
21:21:25
21:22:25
21:23:25
21:24:25
21:25:25
21:26:25
21:27:25
21:28:25
21:29:25
21:30:25
21:45:25

0,47
0,4
0,4

0,39

0,43

0,36

0,38

0,33

0,35

0,42

0,34

0,33

0,28

0,32

0,37

0,38

0,42

0,45

0,52

0,43

0,42

0,44
0,5

0,44

0,48

0,44

0,46

0,42

0,42

0,38

0,36

0,53

0,47

0,53

0,49
0,5

0,52

0,48

0,52

0,46

0,52

0,45

0,48

0,51

0,39

0,37

0,46

0,45

0,51
0,4

0,51

0,58

0,45

0,49
0,4

0,51

0,56

0,47

0,47

0,52

0,52

0,55

0,59

98,28
98,63
100,56
98,44
99,73
98,70
99,19
100,35
97,87
101,76
99,85
100,07
98,93
96,61
98,33
98,85
98,86
99,32
97,81
98,69
99,30
98,32
99,94
99,91
99,60
97,77
98,66
98,20
98,65 DATOS
98,95 PROM
97,16 DESV EST
112,18
114,50
113,93
112,63
111,64
113,14
111,96
112,63
113,99
113,16
112,28
114,12
111,47
111,83
112,34
112,78
112,64
115,13
114,02
113,35
110,71
112,42
113,20
114,65
111,21
115,63
111,55
113,20
112,31 DATOS
113,71 PROM
113,73 DESV EST
126,03

31
0,404193548
0,055363899

31
0,486129032
0,049710993
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26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

21:46:25
21:47:25
21:48:25
21:49:25
21:50:25
21:51:25
21:52:25
21:53:25
21:54:25
21:55:25
21:56:25
21:57:25
21:58:25
21:59:25
22:00:25
22:01:25
22:02:25
22:03:25
22:04:25
22:05:25
22:06:25
22:07:25
22:08:25
22:09:25
22:10:25
22:11:25
22:12:25
22:13:25
22:14:25
22:15:25

0,63
0,7
0,68
0,58
0,63
0,62
0,58
0,64
0,66
0,66
0,65
0,65
0,68
0,64
0,66
0,67
0,69
0,62
0,7
0,66
0,64
0,68
0,68
0,61
0,67
0,69
0,71
0,63
0,67
0,62

DATOS
PROM
DESV EST

31
0,651290323
0,034712336
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DATE

26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

TIME

12:00:25
12:01:25
12:02:25
12:03:25
12:04:25
12:05:25
12:06:25
12:07:25
12:08:25
12:09:25
12:10:25
12:11:25
12:12:25
12:13:25
12:14:25
12:15:25
12:16:25
12:17:25
12:18:25
12:19:25
12:20:25
12:21:25
12:22:25
12:23:25
12:24:25
12:25:25
12:26:25
12:27:25
12:28:25
12:29:25
12:30:25
12:45:25
12:46:25
12:47:25
12:48:25
12:49:25
12:50:25
12:51:25
12:52:25
12:53:25
12:54:25
12:55:25
12:56:25
12:57:25
12:58:25
12:59:25
13:00:25
13:01:25
13:02:25
13:03:25
13:04:25
13:05:25
13:06:25
13:07:25
13:08:25
13:09:25
13:10:25
13:11:25
13:12:25
13:13:25

PRESION TG2 inH20

0,59
0,54
0,68
0,65
0,61
0,64
0,66
0,65
0,62
0,58
0,61
0,62
0,62
0,64
0,61
0,61
0,61
0,61
0,64
0,63
0,6
0,62
0,65
0,67
0,58
0,6
0,56
0,63
0,65
0,6
0,62
0,73
0,78
0,78
0,64
0,68
0,78
0,7
0,73
0,74
0,78
0,76
0,78
0,71
0,74
0,73
0,68
0,74
0,72
0,7
0,72
0,69
0,7
0,62
0,76
0,67
0,78
0,72
0,73
0,74

MW

129,86
129,61
128,68
129,22
128,59
127,95
128,82
128,65
128,68
128,69
129,60
129,49
130,03
129,38
129,75
129,75
128,74
128,82
129,25
129,51
129,67
129,81
129,28
129,30
129,53
129,88
130,29
130,00
129,98 DATOS
130,10 PROM
130,28 DESV EST
115,66
119,05
118,45
117,45
119,06
117,14
117,97
115,84
116,93
117,12
119,71
115,24
115,27
117,81
116,56
118,59
115,71
114,97
117,10
116,64
117,25
116,57
116,61
117,33
114,70
118,27
118,21
113,57
118,46 DATOS

31
0,619354839
0,030869131

31
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26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

13:14:25
13:15:25
13:30:25
13:31:25
13:32:25
13:33:25
13:34:25
13:35:25
13:36:25
13:37:25
13:38:25
13:39:25
13:40:25
13:41:25
13:42:25
13:43:25
13:44:25
13:45:25
13:46:25
13:47:25
13:48:25
13:49:25
13:50:25
13:51:25
13:52:25
13:53:25
13:54:25
13:55:25
13:56:25
13:57:25
13:58:25
13:59:25
14:00:25
14:15:25
14:16:25
14:17:25
14:18:25
14:19:25
14:20:25
14:21:25
14:22:25
14:23:25
14:24:25
14:25:25
14:26:25
14:27:25
14:28:25
14:29:25
14:30:25
14:31:25
14:32:25
14:33:25
14:34:25
14:35:25
14:36:25
14:37:25
14:38:25
14:39:25
14:40:25
14:41:25
14:42:25
14:43:25
14:44:25

0,77
0,7
0,63
0,64
0,7
0,61
0,5
0,57
0,6
0,59
0,63
0,57
0,62
0,67
0,59
0,55
0,69
0,6
0,69
0,55
0,58
0,64
0,58
0,67
0,57
0,65
0,6
0,56
0,57
0,67
0,57
0,64
0,59
0,52
0,55
0,68
0,5
0,57
0,61
0,69
0,66
0,59
0,56
0,49
0,57
0,59
0,49
0,56
0,53
0,49
0,55
0,67
0,46
0,43
0,67
0,54
0,55
0,55
0,49
0,64
0,57
0,52
0,59

118,17 PROM
116,16 DESV EST
103,86
105,03
103,47
107,16
104,87
104,35
103,61
103,11
105,00
104,82
104,04
104,94
105,35
104,06
103,44
105,13
105,49
105,46
105,45
104,37
103,49
107,30
103,71
104,34
103,24
105,18
104,36
103,01
106,22 DATOS
102,09 PROM
106,46 DESV EST
94,88

92,64

94,89

94,20

97,23

93,88

92,25

96,63

92,98

95,26

97,81

92,80

96,03

91,91

93,85

93,59

95,87

94,86

94,01

95,23

94,23

95,54

92,53

92,54

95,12

94,60

93,09

96,26

95,15 DATOS
93,19 PROM

0,725806452
0,042013823

31
0,609354839
0,048300137

31
0,564516129
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26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

14:45:25
15:00:25
15:01:25
15:02:25
15:03:25
15:04:25
15:05:25
15:06:25
15:07:25
15:08:25
15:09:25
15:10:25
15:11:25
15:12:25
15:13:25
15:14:25
15:15:25
15:16:25
15:17:25
15:18:25
15:19:25
15:20:25
15:21:25
15:22:25
15:23:25
15:24:25
15:25:25
15:26:25
15:27:25
15:28:25
15:29:25
15:30:25
15:45:25
15:46:25
15:47:25
15:48:25
15:49:25
15:50:25
15:51:25
15:52:25
15:53:25
15:54:25
15:55:25
15:56:25
15:57:25
15:58:25
15:59:25
16:00:25
16:01:25
16:02:25
16:03:25
16:04:25
16:05:25
16:06:25
16:07:25
16:08:25
16:09:25
16:10:25
16:11:25
16:12:25
16:13:25
16:14:25
16:15:25

0,62
0,82
0,77
0,81
0,77
0,86
0,81
0,8
0,74
0,82
0,84
0,82
0,83
0,85
0,79
0,84
0,88
0,84
0,82
0,86
0,87
0,9
0,85
0,86
0,9
0,85
0,86
0,84
0,91
0,92
0,87
0,85
0,51
0,53
0,51
0,39
0,53
0,43
0,45
0,42
0,46
0,49
0,49
0,46
0,46
0,49
0,45
0,5
0,51
0,43
0,53
0,49
0,49
0,46
0,43
0,53
0,47
0,49
0,44
0,5
0,55
0,39
0,49

94,88 DESV EST
83,40

81,73

81,67

83,70

83,06

85,70

82,27

82,14

82,21

83,16

85,75

82,63

82,94

83,35

80,54

83,51

82,96

81,96

84,05

83,63

82,27

81,12

82,68

84,36

83,01

83,29

83,59

83,98

84,73 DATOS
83,13 PROM
82,75 DESV EST
70,73

69,87

67,14

71,14

71,06

71,04

72,53

71,49

70,57

70,38

70,15

73,14

73,04

70,31

71,42

70,71

71,82

71,25

70,74

70,87

69,83

70,69

71,65

71,39

71,19

71,23

72,33

71,41

70,33 DATOS
71,80 PROM
68,52 DESV EST

0,067173343

31
0,840322581
0,041350846

31
0,476451613
0,041275367
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26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

16:35:25
16:36:25
16:37:25
16:38:25
16:39:25
16:40:25
16:41:25
16:42:25
16:43:25
16:44:25
16:45:25
16:46:25
16:47:25
16:48:25
16:49:25
16:50:25
16:51:25
16:52:25
16:53:25
16:54:25
16:55:25
16:56:25
16:57:25
16:58:25
16:59:25
17:00:25

0,22
0,23
0,26
0,2
0,21
0,21
0,21
0,22
0,21
0,26
0,23
0,12
0,23
0,24
0,28
0,2
0,2
0,19
0,17
0,19
0,28
0,35
0,17
0,17
0,12
0,27

DATOS
PROM
DESV EST

31
0,218387097
0,046050463
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CONCENTRACION_

CONCENTRACION_

CONCENTRACION_S

FECHA/HORA | COMBUSTIBLE MP_MG/NM3 NOX_MG/NM3 02_MG/NM3

130 MW
26/06/2019 13:00| GAS_NATURAL 0 45,528 0
26/06/2019 13:01| GAS_NATURAL 0 44,812 0
26/06/2019 13:02| GAS_NATURAL 0 44,566 0
26/06/2019 13:03| GAS_NATURAL 0 44,25 0
26/06/2019 13:04| GAS_NATURAL 0 44,705 0
26/06/2019 13:05| GAS_NATURAL 0 44,908 0
26/06/2019 13:06] GAS_NATURAL 0 45,104 0
26/06/2019 13:07| GAS_NATURAL 0 45,214 0
26/06/2019 13:08| GAS_NATURAL 0 44,69 0
26/06/2019 13:09| GAS_NATURAL 0 44,811 0
26/06/2019 13:10| GAS_NATURAL 0 44,218 0
26/06/2019 13:11| GAS_NATURAL 0 44,462 0
26/06/2019 13:12| GAS_NATURAL 0 44,597 0
26/06/2019 13:13| GAS_NATURAL 0 44,576 0
26/06/2019 13:14| GAS_NATURAL 0 44,918 0
26/06/2019 13:15| GAS_NATURAL 0 44,309 0
26/06/2019 13:16| GAS_NATURAL 0 44,211 0
26/06/2019 13:17| GAS_NATURAL 0 44,113 0
26/06/2019 13:18| GAS_NATURAL 0 43,892 0
26/06/2019 13:19| GAS_NATURAL 0 44,222 0
26/06/2019 13:20| GAS_NATURAL 0 44,318 0
26/06/2019 13:21| GAS_NATURAL 0 44,627 0
26/06/2019 13:22| GAS_NATURAL 0 44,847 0
26/06/2019 13:23| GAS_NATURAL 0 44,398 0
26/06/2019 13:24| GAS_NATURAL 0 44,589 0
26/06/2019 13:25| GAS_NATURAL 0 44,754 0
26/06/2019 13:26| GAS_NATURAL 0 44,572 0
26/06/2019 13:27| GAS_NATURAL 0 44,18 0
26/06/2019 13:28| GAS_NATURAL 0 44,064 0
26/06/2019 13:29| GAS_NATURAL 0 44,441 0
26/06/2019 13:30| GAS_NATURAL 0 44,662 0
DATOS 31 31 31
PROMEDIO 0 44,5663871 0
DESV EST 0 0,359062917 0
MAX 0 45,528 0
MIN 0 43,892 0

117 MW
26/06/2019 13:45] GAS_NATURAL 0 45,758 0
26/06/2019 13:46| GAS_NATURAL 0 45,473 0
26/06/2019 13:47| GAS_NATURAL 0 44,786 0
26/06/2019 13:48| GAS_NATURAL 0 44,843 0
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26/06/2019 13:49] GAS_NATURAL 0 45,307 0
26/06/2019 13:50| GAS_NATURAL 0 45,286 0
26/06/2019 13:51| GAS_NATURAL 0 44,657 0
26/06/2019 13:52| GAS_NATURAL 0 45,067 0
26/06/2019 13:53| GAS_NATURAL 0 45,394 0
26/06/2019 13:54| GAS_NATURAL 0 45,297 0
26/06/2019 13:55| GAS_NATURAL 0 45,324 0
26/06/2019 13:56| GAS_NATURAL 0 45,092 0
26/06/2019 13:57| GAS_NATURAL 0 45,599 0
26/06/2019 13:58| GAS_NATURAL 0 45,558 0
26/06/2019 13:59| GAS_NATURAL 0 45,543 0
26/06/2019 14:00| GAS_NATURAL 0 45,447 0
26/06/2019 14:01| GAS_NATURAL 0 45,959 0
26/06/2019 14:02| GAS_NATURAL 0 46,167 0
26/06/2019 14:03| GAS_NATURAL 0 45,754 0
26/06/2019 14:04| GAS_NATURAL 0 45,764 0
26/06/2019 14:05| GAS_NATURAL 0 45,625 0
26/06/2019 14:06] GAS_NATURAL 0 45,823 0
26/06/2019 14:07| GAS_NATURAL 0 45,552 0
26/06/2019 14:08| GAS_NATURAL 0 45,803 0
26/06/2019 14:09| GAS_NATURAL 0 45,994 0
26/06/2019 14:10| GAS_NATURAL 0 45,925 0
26/06/2019 14:11| GAS_NATURAL 0 46,015 0
26/06/2019 14:12| GAS_NATURAL 0 46,162 0
26/06/2019 14:13| GAS_NATURAL 0 45,441 0
26/06/2019 14:14| GAS_NATURAL 0 45,322 0
26/06/2019 14:15| GAS_NATURAL 0 45,691 0
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,00 45,53 0,00
DESV EST 0,00 0,38 0,00
MAX 0,00 46,17 0,00
MIN 0,00 44,66 0,00

105 MW
26/06/2019 14:30| GAS_NATURAL 0 47,225 0
26/06/2019 14:31| GAS_NATURAL 0 47,215 0
26/06/2019 14:32| GAS_NATURAL 0 47,497 0
26/06/2019 14:33| GAS_NATURAL 0 47,515 0
26/06/2019 14:34| GAS_NATURAL 0 47,369 0
26/06/2019 14:35| GAS_NATURAL 0 47,181 0
26/06/2019 14:36| GAS_NATURAL 0 47,722 0
26/06/2019 14:37| GAS_NATURAL 0 48,196 0
26/06/2019 14:38| GAS_NATURAL 0 47,978 0
26/06/2019 14:39| GAS_NATURAL 0 47,685 0
26/06/2019 14:40| GAS_NATURAL 0 47,866 0
26/06/2019 14:41| GAS_NATURAL 0 47,447 0
26/06/2019 14:42| GAS_NATURAL 0 47,304 0
26/06/2019 14:43| GAS_NATURAL 0 47,842 0
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26/06/2019 14:44| GAS_NATURAL 0 47,671 0
26/06/2019 14:45| GAS_NATURAL 0 47,823 0
26/06/2019 14:46 GAS_NATURAL 0 47,35 0
26/06/2019 14:47| GAS_NATURAL 0 47,287 0
26/06/2019 14:48| GAS_NATURAL 0 47,516 0
26/06/2019 14:49| GAS_NATURAL 0 46,89 0
26/06/2019 14:50( GAS_NATURAL 0 47 0
26/06/2019 14:51| GAS_NATURAL 0 47,208 0
26/06/2019 14:52| GAS_NATURAL 0 47,852 0
26/06/2019 14:53| GAS_NATURAL 0 47,807 0
26/06/2019 14:54 GAS_NATURAL 0 46,867 0
26/06/2019 14:55| GAS_NATURAL 0 47,369 0
26/06/2019 14:56 GAS_NATURAL 0 48,137 0
26/06/2019 14:57| GAS_NATURAL 0 48,021 0
26/06/2019 14:58 GAS_NATURAL 0 47,63 0
26/06/2019 14:59| GAS_NATURAL 0 47,306 0
26/06/2019 15:00( GAS_NATURAL 0 47,269 0
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,00 47,52 0,00
DESV EST 0,00 0,35 0,00
MAX 0,00 48,20 0,00
MIN 0,00 46,87 0,00

94 MW
26/06/2019 15:15| GAS_NATURAL 0 46,697 0
26/06/2019 15:16| GAS_NATURAL 0 46,75 0
26/06/2019 15:17| GAS_NATURAL 0 46,529 0
26/06/2019 15:18| GAS_NATURAL 0 46,378 0
26/06/2019 15:19| GAS_NATURAL 0 46,788 0
26/06/2019 15:20| GAS_NATURAL 0 47,174 0
26/06/2019 15:21| GAS_NATURAL 0 47,321 0
26/06/2019 15:22| GAS_NATURAL 0 46,093 0
26/06/2019 15:23| GAS_NATURAL 0 45,736 0
26/06/2019 15:24| GAS_NATURAL 0 46,392 0
26/06/2019 15:25| GAS_NATURAL 0 46,34 0
26/06/2019 15:26| GAS_NATURAL 0 45,993 0
26/06/2019 15:27| GAS_NATURAL 0 45,426 0
26/06/2019 15:28| GAS_NATURAL 0 45,397 0
26/06/2019 15:29| GAS_NATURAL 0 45,591 0
26/06/2019 15:30| GAS_NATURAL 0 44,818 0
26/06/2019 15:31| GAS_NATURAL 0 44,376 0
26/06/2019 15:32| GAS_NATURAL 0 44,794 0
26/06/2019 15:33| GAS_NATURAL 0 45,232 0
26/06/2019 15:34| GAS_NATURAL 0 45,107 0
26/06/2019 15:35| GAS_NATURAL 0 44,624 0
26/06/2019 15:36| GAS_NATURAL 0 44,718 0
26/06/2019 15:37| GAS_NATURAL 0 44,906 0
26/06/2019 15:38| GAS_NATURAL 0 45,032 0
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26/06/2019 15:39| GAS_NATURAL 0 44,978 0
26/06/2019 15:40( GAS_NATURAL 0 45,47 0
26/06/2019 15:41| GAS_NATURAL 0 45,468 0
26/06/2019 15:42| GAS_NATURAL 0 45,122 0
26/06/2019 15:43| GAS_NATURAL 0 45,429 0
26/06/2019 15:44| GAS_NATURAL 0 44,919 0
26/06/2019 15:45| GAS_NATURAL 0 44,687 0
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,00 45,62 0,00
DESV EST 0,00 0,82 0,00
MAX 0,00 47,32 0,00
MIN 0,00 44,38 0,00

83 MW
26/06/2019 16:00| GAS_NATURAL 0 44,95 0
26/06/2019 16:01| GAS_NATURAL 0 46,032 0
26/06/2019 16:02| GAS_NATURAL 0 46,627 0
26/06/2019 16:03| GAS_NATURAL 0 45,24 0
26/06/2019 16:04| GAS_NATURAL 0 44,991 0
26/06/2019 16:05| GAS_NATURAL 0 45,075 0
26/06/2019 16:06| GAS_NATURAL 0 45,142 0
26/06/2019 16:07| GAS_NATURAL 0 46,156 0
26/06/2019 16:08| GAS_NATURAL 0 46,382 0
26/06/2019 16:09| GAS_NATURAL 0 45,722 0
26/06/2019 16:10| GAS_NATURAL 0 45,35 0
26/06/2019 16:11| GAS_NATURAL 0 45,646 0
26/06/2019 16:12| GAS_NATURAL 0 45,718 0
26/06/2019 16:13| GAS_NATURAL 0 46,227 0
26/06/2019 16:14| GAS_NATURAL 0 46,482 0
26/06/2019 16:15| GAS_NATURAL 0 45,904 0
26/06/2019 16:16| GAS_NATURAL 0 45,467 0
26/06/2019 16:17| GAS_NATURAL 0 45,327 0
26/06/2019 16:18| GAS_NATURAL 0 45,202 0
26/06/2019 16:19| GAS_NATURAL 0 45,518 0
26/06/2019 16:20| GAS_NATURAL 0 45,717 0
26/06/2019 16:21| GAS_NATURAL 0 45,462 0
26/06/2019 16:22| GAS_NATURAL 0 45,217 0
26/06/2019 16:23| GAS_NATURAL 0 45,585 0
26/06/2019 16:24| GAS_NATURAL 0 45,857 0
26/06/2019 16:25| GAS_NATURAL 0 45,647 0
26/06/2019 16:26| GAS_NATURAL 0 45,823 0
26/06/2019 16:27| GAS_NATURAL 0 45,028 0
26/06/2019 16:28| GAS_NATURAL 0 44,301 0
26/06/2019 16:29| GAS_NATURAL 0 45,12 0
26/06/2019 16:30| GAS_NATURAL 0 45,487 0
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,00 45,56 0,00
DESV EST 0,00 0,51 0,00
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MAX 0,00 46,63 0,00
MIN 0,00 44,30 0,00

71 MW
26/06/2019 16:45| GAS_NATURAL 0 46,787 0
26/06/2019 16:46 GAS_NATURAL 0 46,635 0
26/06/2019 16:47| GAS_NATURAL 0 47,304 0
26/06/2019 16:48| GAS_NATURAL 0 47,717 0
26/06/2019 16:49| GAS_NATURAL 0 47,026 0
26/06/2019 16:50( GAS_NATURAL 0 46,953 0
26/06/2019 16:51| GAS_NATURAL 0 47,139 0
26/06/2019 16:52| GAS_NATURAL 0 47,202 0
26/06/2019 16:53| GAS_NATURAL 0 47,348 0
26/06/2019 16:54 GAS_NATURAL 0 47,285 0
26/06/2019 16:55| GAS_NATURAL 0 46,896 0
26/06/2019 16:56| GAS_NATURAL 0 46,653 0
26/06/2019 16:57| GAS_NATURAL 0 47,286 0
26/06/2019 16:58 GAS_NATURAL 0 46,737 0
26/06/2019 16:59| GAS_NATURAL 0 46,544 0
26/06/2019 17:00| GAS_NATURAL 0 47,301 0
26/06/2019 17:01| GAS_NATURAL 0 47,54 0
26/06/2019 17:02| GAS_NATURAL 0 47,49 0
26/06/2019 17:03| GAS_NATURAL 0 47,473 0
26/06/2019 17:04| GAS_NATURAL 0 47,247 0
26/06/2019 17:05| GAS_NATURAL 0 46,753 0
26/06/2019 17:06 | GAS_NATURAL 0 47,21 0
26/06/2019 17:07| GAS_NATURAL 0 47,376 0
26/06/2019 17:08| GAS_NATURAL 0 47,026 0
26/06/2019 17:09| GAS_NATURAL 0 47,254 0
26/06/2019 17:10| GAS_NATURAL 0 47,028 0
26/06/2019 17:11| GAS_NATURAL 0 46,572 0
26/06/2019 17:12| GAS_NATURAL 0 46,754 0
26/06/2019 17:13| GAS_NATURAL 0 47,026 0
26/06/2019 17:14| GAS_NATURAL 0 47,229 0
26/06/2019 17:15| GAS_NATURAL 0 46,688 0
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,00 47,08 0,00
DESV EST 0,00 0,31 0,00
MAX 0,00 47,72 0,00
MIN 0,00 46,54 0,00

60 MW
26/06/2019 17:30| GAS_NATURAL 0 46,47 0
26/06/2019 17:31| GAS_NATURAL 0 46,705 0
26/06/2019 17:32| GAS_NATURAL 0 46,971 0
26/06/2019 17:33| GAS_NATURAL 0 46,24 0
26/06/2019 17:34| GAS_NATURAL 0 45,711 0
26/06/2019 17:35| GAS_NATURAL 0 46,021 0
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26/06/2019 17:36 GAS_NATURAL 0 46,223 0
26/06/2019 17:37| GAS_NATURAL 0 46,599 0
26/06/2019 17:38| GAS_NATURAL 0 46,356 0
26/06/2019 17:39| GAS_NATURAL 0 46,325 0
26/06/2019 17:40( GAS_NATURAL 0 47,489 0
26/06/2019 17:41| GAS_NATURAL 0 46,762 0
26/06/2019 17:42| GAS_NATURAL 0 46,251 0
26/06/2019 17:43| GAS_NATURAL 0 46,014 0
26/06/2019 17:44| GAS_NATURAL 0 46,308 0
26/06/2019 17:45| GAS_NATURAL 0 47,138 0
26/06/2019 17:46 GAS_NATURAL 0 46,327 0
26/06/2019 17:47| GAS_NATURAL 0 45,346 0
26/06/2019 17:48| GAS_NATURAL 0 46,065 0
26/06/2019 17:49| GAS_NATURAL 0 46,514 0
26/06/2019 17:50| GAS_NATURAL 0 45,89 0
26/06/2019 17:51| GAS_NATURAL 0 45,511 0
26/06/2019 17:52| GAS_NATURAL 0 50,322 0
26/06/2019 17:53| GAS_NATURAL 0 74,595 0
26/06/2019 17:54 GAS_NATURAL 0 70,25 0
26/06/2019 17:55| GAS_NATURAL 0 46,24 0
26/06/2019 17:56 GAS_NATURAL 0 44,759 0
26/06/2019 17:57| GAS_NATURAL 0 44,877 0
26/06/2019 17:58 GAS_NATURAL 0 45,345 0
26/06/2019 17:59| GAS_NATURAL 0 46,45 0
26/06/2019 18:00( GAS_NATURAL 0 45,803 0
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,00 48,00 0,00
DESV EST 0,00 6,61 0,00
MAX 0,00 74,60 0,00
MIN 0,00 44,76 0,00

40 MW
26/06/2019 18:15 PETROLEO_2 0 177,609 0
26/06/2019 18:16 PETROLEO_2 0 178,55 0
26/06/2019 18:17 PETROLEO_2 0 177,248 1,444
26/06/2019 18:18 PETROLEO_2 0 180,768 0
26/06/2019 18:19 PETROLEO_2 0 181,098 0
26/06/2019 18:20 PETROLEO_2 0 177,987 0
26/06/2019 18:21 PETROLEO_2 0 179,425 0
26/06/2019 18:22 PETROLEO_2 0 180,142 1,45
26/06/2019 18:23 PETROLEO_2 0 180,167 0
26/06/2019 18:24 PETROLEO_2 0 180,33 1,457
26/06/2019 18:25 PETROLEO_2 0 179,209 0
26/06/2019 18:26 PETROLEO_2 0 178,407 0
26/06/2019 18:27 PETROLEO_2 0 179,575 0
26/06/2019 18:28 PETROLEO_2 0 178,888 0
26/06/2019 18:29 PETROLEO_2 0 180,763 0
26/06/2019 18:30 PETROLEO_2 0 181,758 0

PAGINA 248/262



26/06/2019 18:31 PETROLEO_2 0 179,219 0
26/06/2019 18:32 PETROLEO_2 0 181,604 1,508
26/06/2019 18:33 PETROLEO_2 0 181,265 0
26/06/2019 18:34 PETROLEO_2 0 179,592 0
26/06/2019 18:35 PETROLEO_2 0 179,268 0
26/06/2019 18:36 PETROLEO_2 0 181,552 1,511
26/06/2019 18:37 PETROLEO_2 0 180,974 0
26/06/2019 18:38 PETROLEO_2 0 179,711 0
26/06/2019 18:39 PETROLEO_2 0 181,198 0
26/06/2019 18:40 PETROLEO_2 0 176,749 1,503
26/06/2019 18:41 PETROLEO_2 0 175,87 0
26/06/2019 18:42 PETROLEO_2 0 177,774 0
26/06/2019 18:43 PETROLEO_2 0 178,374 0
26/06/2019 18:44 PETROLEO_2 0 179,647 0
26/06/2019 18:45 PETROLEO_2 0 177,476 0
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,00 179,43 0,29
DESV EST 0,00 1,55 0,59
MAX 0,00 181,76 1,51
MIN 0,00 175,87 0,00

60 MW
26/06/2019 19:00 PETROLEO_2 0 85,691 0
26/06/2019 19:01 PETROLEO_2 0 83,92 0,827
26/06/2019 19:02 PETROLEO_2 0 84,252 0
26/06/2019 19:03 PETROLEO_2 0 84,156 0
26/06/2019 19:04 PETROLEO_2 0 83,664 0
26/06/2019 19:05 PETROLEO_2 0 83,614 0
26/06/2019 19:06 PETROLEO_2 0 84,535 0,841
26/06/2019 19:07 PETROLEO_2 0 83,528 0
26/06/2019 19:08 PETROLEO_2 0 82,988 0,831
26/06/2019 19:09 PETROLEO_2 0 84,593 0,846
26/06/2019 19:10 PETROLEO_2 0 83,862 0
26/06/2019 19:11 PETROLEO_2 0 84,004 0,834
26/06/2019 19:12 PETROLEO_2 0 84,048 0
26/06/2019 19:13 PETROLEO_2 0 84,432 0
26/06/2019 19:14 PETROLEO_2 0 84,951 0
26/06/2019 19:15 PETROLEO_2 0 83,968 0
26/06/2019 19:16 PETROLEO_2 0 84,269 0,825
26/06/2019 19:17 PETROLEO_2 0 84,811 0
26/06/2019 19:18 PETROLEO_2 0 86,442 0
26/06/2019 19:19 PETROLEO_2 0 84,676 0,817
26/06/2019 19:20 PETROLEO_2 0 84,055 0
26/06/2019 19:21 PETROLEO_2 0 85,46 0,841
26/06/2019 19:22 PETROLEO_2 0 83,663 0
26/06/2019 19:23 PETROLEO_2 0 83,746 0,804
26/06/2019 19:24 PETROLEO_2 0 84,483 0
26/06/2019 19:25 PETROLEO_2 0 83,447 0,843
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26/06/2019 19:26 PETROLEO 2 0 84,525 0
26/06/2019 19:27 PETROLEO 2 0 84,909 0,862
26/06/2019 19:28 PETROLEO_2 0 83,362 0
26/06/2019 19:29 PETROLEO 2 0 84,176 0
26/06/2019 19:30 PETROLEO 2 0 84,543 0
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,00 84,28 0,30
DESV EST 0,00 0,72 0,41
MAX 0,00 86,44 0,86
MIN 0,00 82,99 0,00

73 MW
26/06/2019 19:45 PETROLEO 2 0 96,609 0
26/06/2019 19:46 PETROLEO 2 0 98,392 1,018
26/06/2019 19:47 PETROLEO_2 0 98,895 0
26/06/2019 19:48 PETROLEO_2 0 97,417 1,026
26/06/2019 19:49 PETROLEO 2 0 97,622 0
26/06/2019 19:50 PETROLEO 2 0 97,792 1,019
26/06/2019 19:51 PETROLEO_2 0 97,518 0
26/06/2019 19:52 PETROLEO_2 0 99,287 0
26/06/2019 19:53 PETROLEO 2 0 98,684 1,024
26/06/2019 19:54 PETROLEO 2 0 98,572 0
26/06/2019 19:55 PETROLEO_2 0 99,429 1,025
26/06/2019 19:56 PETROLEO_2 0 98,958 0
26/06/2019 19:57 PETROLEO 2 0 97,97 0
26/06/2019 19:58 PETROLEO 2 0 97,668 1,023
26/06/2019 19:59 PETROLEO_2 0 97,976 0
26/06/2019 20:00 PETROLEO_2 0 97,905 0
26/06/2019 20:01 PETROLEO 2 0 99,14 0
26/06/2019 20:02 PETROLEO 2 0 99,087 0
26/06/2019 20:03 PETROLEO_2 0 98,392 0
26/06/2019 20:04 PETROLEO 2 0 98,727 0
26/06/2019 20:05 PETROLEO 2 0 98,988 0
26/06/2019 20:06 PETROLEO 2 0 98,782 0
26/06/2019 20:07 PETROLEO_2 0 98,83 1,032
26/06/2019 20:08 PETROLEO_2 0 99,103 0
26/06/2019 20:09 PETROLEO 2 0 98,743 1,032
26/06/2019 20:10 PETROLEO 2 0 98,479 0
26/06/2019 20:11 PETROLEO_2 0 98,743 0
26/06/2019 20:12 PETROLEO 2 0 98,168 1,036
26/06/2019 20:13 PETROLEO 2 0 96,545 0
26/06/2019 20:14 PETROLEO 2 0 96,753 0
26/06/2019 20:15 PETROLEO_2 0 97,707 0
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,00 98,29 0,30
DESV EST 0,00 0,78 0,47
MAX 0,00 99,43 1,04
MIN 0,00 96,55 0,00
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84 MW
26/06/2019 20:30 PETROLEO_2 0 111,346 1,114
26/06/2019 20:31 PETROLEO_2 0 110,796 0
26/06/2019 20:32 PETROLEO_2 0 111,079 0
26/06/2019 20:33 PETROLEO_2 0 112,576 0
26/06/2019 20:34 PETROLEO_2 0 113,384 1,097
26/06/2019 20:35 PETROLEO_2 0 111,773 0
26/06/2019 20:36 PETROLEO_2 0 110,709 0
26/06/2019 20:37 PETROLEO_2 0 111,317 0
26/06/2019 20:38 PETROLEO_2 0 111,016 0
26/06/2019 20:39 PETROLEO_2 0 110,814 0
26/06/2019 20:40 PETROLEO_2 0 112,275 0
26/06/2019 20:41 PETROLEO_2 0 111,642 0
26/06/2019 20:42 PETROLEO_2 0 110,234 1,103
26/06/2019 20:43 PETROLEO_2 0 111,472 0
26/06/2019 20:44 PETROLEO_2 0 112,958 0
26/06/2019 20:45 PETROLEO_2 0 112,006 0
26/06/2019 20:46 PETROLEO_2 0 109,981 0
26/06/2019 20:47 PETROLEO_2 0 110,401 1,072
26/06/2019 20:48 PETROLEO_2 0 112,053 0
26/06/2019 20:49 PETROLEO_2 0 110,849 1,094
26/06/2019 20:50 PETROLEO_2 0 110,473 0
26/06/2019 20:51 PETROLEO_2 0 110,734 1,077
26/06/2019 20:52 PETROLEO_2 0 112,208 0
26/06/2019 20:53 PETROLEO_2 0 111,882 1,083
26/06/2019 20:54 PETROLEO_2 0 109,481 0
26/06/2019 20:55 PETROLEO_2 0 109,681 0
26/06/2019 20:56 PETROLEO_2 0 109,881 0
26/06/2019 20:57 PETROLEO_2 0 111,012 0
26/06/2019 20:58 PETROLEO_2 0 111,976 0
26/06/2019 20:59 PETROLEO_2 0 110,871 1,091
26/06/2019 21:00 PETROLEO_2 0 110,711 0
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,00 111,21 0,28
DESV EST 0,00 0,95 0,49
MAX 0,00 113,38 1,11
MIN 0,00 109,48 0,00

99 MW
26/06/2019 21:15 PETROLEO_2 0 126,358 0
26/06/2019 21:16 PETROLEO_2 0 127,583 0
26/06/2019 21:17 PETROLEO_2 0 128,541 0
26/06/2019 21:18 PETROLEO_2 0 127,474 0
26/06/2019 21:19 PETROLEO_2 0 126,626 1,196
26/06/2019 21:20 PETROLEO_2 0 126,912 0
26/06/2019 21:21 PETROLEO_2 0 127,787 1,175
26/06/2019 21:22 PETROLEO_2 0 127,882 0
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26/06/2019 21:23 PETROLEO_2 0 127,669 1,203
26/06/2019 21:24 PETROLEO_2 0 128,733 0
26/06/2019 21:25 PETROLEO_2 0 128,208 0
26/06/2019 21:26 PETROLEO_2 0 127,126 1,188
26/06/2019 21:27 PETROLEO_2 0 128,037 0
26/06/2019 21:28 PETROLEO_2 0 126,575 0
26/06/2019 21:29 PETROLEO_2 0 126,574 1,182
26/06/2019 21:30 PETROLEO_2 0 126,972 0
26/06/2019 21:31 PETROLEO_2 0 125,699 1,165
26/06/2019 21:32 PETROLEO_2 0 126,499 0
26/06/2019 21:33 PETROLEO_2 0 126,679 0
26/06/2019 21:34 PETROLEO_2 0 128,322 0
26/06/2019 21:35 PETROLEO_2 0 127,911 0
26/06/2019 21:36 PETROLEO_2 0 127,04 1,178
26/06/2019 21:37 PETROLEO_2 0 127,079 0
26/06/2019 21:38 PETROLEO_2 0 127,259 0
26/06/2019 21:39 PETROLEO_2 0 128,5 0
26/06/2019 21:40 PETROLEO_2 0 126,551 0
26/06/2019 21:41 PETROLEO_2 0 125,186 0
26/06/2019 21:42 PETROLEO_2 0 126,155 1,217
26/06/2019 21:43 PETROLEO_2 0 125,913 0
26/06/2019 21:44 PETROLEO_2 0 126,663 0
26/06/2019 21:45 PETROLEO_2 0 126,474 1,216
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,00 127,13 0,35
DESV EST 0,00 0,88 0,55
MAX 0,00 128,73 1,22
MIN 0,00 125,19 0,00

113 MW
26/06/2019 22:00 PETROLEO_2 21,056 120,539 0
26/06/2019 22:01 PETROLEO_2 0 121,695 0
26/06/2019 22:02 PETROLEO_2 0 121,893 1,125
26/06/2019 22:03 PETROLEO_2 0 121,683 1,134
26/06/2019 22:04 PETROLEO_2 0 121,827 0
26/06/2019 22:05 PETROLEO_2 0 122,307 0
26/06/2019 22:06 PETROLEO_2 0 121,539 0
26/06/2019 22:07 PETROLEO_2 0 121,432 0
26/06/2019 22:08 PETROLEO_2 0 123,468 1,133
26/06/2019 22:09 PETROLEO_2 0 124,089 0
26/06/2019 22:10 PETROLEO_2 0 122,74 0
26/06/2019 22:11 PETROLEO_2 0 121,052 1,136
26/06/2019 22:12 PETROLEO_2 0 120,818 0
26/06/2019 22:13 PETROLEO_2 0 122,771 0
26/06/2019 22:14 PETROLEO_2 0 122,658 0
26/06/2019 22:15 PETROLEO_2 0 121,445 1,134
26/06/2019 22:16 PETROLEO_2 0 122,426 0
26/06/2019 22:17 PETROLEO_2 3,001 121,354 0
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26/06/2019 22:18 PETROLEO_2 6,478 121,66 0
26/06/2019 22:19 PETROLEO_2 0 121,496 1,122
26/06/2019 22:20 PETROLEO_2 0 121,516 0
26/06/2019 22:21 PETROLEO_2 0 122,35 0
26/06/2019 22:22 PETROLEO_2 0 120,075 0
26/06/2019 22:23 PETROLEO_2 0 120,326 0
26/06/2019 22:24 PETROLEO_2 0 120,797 0
26/06/2019 22:25 PETROLEO_2 0 121,173 0
26/06/2019 22:26 PETROLEO_2 0 121,705 0
26/06/2019 22:27 PETROLEO_2 0 120,895 1,14
26/06/2019 22:28 PETROLEO_2 0 121,943 0
26/06/2019 22:29 PETROLEO_2 0 122,03 1,156
26/06/2019 22:30 PETROLEO_2 0 120,863 0
DATOS 31,00 31,00 31,00
PROMEDIO 0,99 121,70 0,29
DESV EST 3,93 0,88 0,50
MAX 21,06 124,09 1,16
MIN 0,00 120,08 0,00

125 MW
26/06/2019 22:45 PETROLEO_2 0 116,552 0
26/06/2019 22:46 PETROLEO_2 0 116,355 1,082
26/06/2019 22:47 PETROLEO_2 0 118,044 0
26/06/2019 22:48 PETROLEO_2 0 117,328 0
26/06/2019 22:49 PETROLEO_2 0 117,32 0
26/06/2019 22:50 PETROLEO_2 0 117,72 0
26/06/2019 22:51 PETROLEO_2 0 116,728 1,094
26/06/2019 22:52 PETROLEO_2 0 116,974 0
26/06/2019 22:53 PETROLEO_2 0,075 118,055 1,084
26/06/2019 22:54 PETROLEO_2 0,163 118,583 0
26/06/2019 22:55 PETROLEO_2 0 118,262 0
26/06/2019 22:56 PETROLEO_2 0,591 117,133 0
26/06/2019 22:57 PETROLEO_2 1,267 116,812 1,083
26/06/2019 22:58 PETROLEO_2 0 117,538 0
26/06/2019 22:59 PETROLEO_2 0 118,414 0
26/06/2019 23:00 PETROLEO_2 0 117,613 0
26/06/2019 23:01 PETROLEO_2 0 118,019 1,115
26/06/2019 23:02 PETROLEO_2 0 117,762 0
26/06/2019 23:03 PETROLEO_2 0 116,5 1,093
26/06/2019 23:04 PETROLEO_2 0,243 115,629 0
26/06/2019 23:05 PETROLEO_2 0,52 115,67 0
26/06/2019 23:06 PETROLEO_2 0 117,76 0
26/06/2019 23:07 PETROLEO_2 0 117,502 0
26/06/2019 23:08 PETROLEO_2 0 117,22 0
26/06/2019 23:09 PETROLEO_2 0 117,58 0
26/06/2019 23:10 PETROLEO_2 0,111 118,782 1,098
26/06/2019 23:11 PETROLEO_2 0,242 117,947 0
26/06/2019 23:12 PETROLEO_2 0,101 116,393 0
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26/06/2019 23:13 PETROLEO_2 0,209 117,787 1,084
26/06/2019 23:14 PETROLEO_2 0 116,886 0
26/06/2019 23:15 PETROLEO_2 0 116,42 1,095
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