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Actividad 
Informe Técnico de Prueba de Consumo Especifico Unidad Candelaria 1 y Candelaria 
2 con combustible GNL y petróleo Diesel. 

1. ALCANCE 

El Consultor O&MI Flujo Energía Ltda., ha desarrollado el Informe Técnico de la Prueba de Consumo 
Específico de la Unidad Candelaria 1 y candelaria 2, según lo establecido en el Anexo Técnico 
“Determinación de Consumos Específicos de Unidades Generadora”. En el presente documento se plasman 
las observaciones al informe de la prueba de consumo especifico en concordancia al artículo 23 del Anexo 
Técnico. 

2. DOCUMENTACIÓN 

[1]. Documento emitido por Flujo Energía, “Informe de Consumo Específico Central Candelaria 1”, Código 
documento: IFE-CRDEN 20190320-COLBUN-CNDL1, de fecha 22 de julio de 2019. 

[2]. Documento emitido por Flujo Energía, “Informe de Consumo Específico Central Candelaria 2”, Código 
documento: IFE-CRDEN 20190320-COLBUN-CNDL2, de fecha 26 de julio de 2019. 

 

3. OBSERVACIONES  

A continuación, se indican las observaciones a los Informes Técnicos de la Ref. [1] y Ref. [2].  

3.1 Observaciones de Coordinados 

No se recibieron comentarios ni observaciones de los Coordinados. 

3.2 Observaciones del Coordinador Eléctrico: 

i. Se solicita entregar adicionalmente al resumen de las pruebas de GNL y Diesel del gráfico I,4-1 y 
gráfico I,4-2 de ambos informes, tabla resumen con los datos entregados en los gráficos. 

 
ii. Respecto del valor de Consumo específico, se solicita este sea entregado también en Kcal/KWh 


