
Estudio para análisis de falla EAF 439/2019 

“Desconexión forzada del transformador 220/66 kV de S/E Parinacota” 
Fecha de Emisión: 14-01-2020 

 

1. Descripción pormenorizada de la perturbación 

 

     a.   Fecha y Hora de la falla 

Fecha 22/12/2019 
Hora 19:31 

 

     b.   Estimación de consumos desconectados 

Consumos desconectados (MW) 36.00 
 

      c.   Origen de la falla 

Durante ejecución de trabajos programados en S/E Parinacota, asociados a pruebas de apertura y 
cierre de sus BBCC Nº1 y N°2, se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52JT1, 
52BT1 y 52CT1 del transformador 220/110/13.8 kV de dicha S/E por la operación de su relé maestro 
86T, cuya causa se encuentra en investigación según señala su propietario. 

      c.1 Fenómeno Físico: 

OPE1: Trabajos en instalaciones, mantención o limpieza 

La instalación no ha sido afectada por este fenómeno físico en el período de un año calendario 

      c.2  Elemento donde se produjo la falla 

PR11: Sistema de control 

      c.3  Fenómeno eléctrico 

EN86: Enclavamiento 

      c.4  Modo (comportamiento de interruptores principales) 

13: Opera según lo esperado 

      d.   Comuna donde se presenta la falla 

15101: Arica 

 

2. Descripción del equipamiento afectado 
 

a. Sistema de Generación 

Central Unidad Pérdida de Generación (MW) H. Desconexión H. Normalización 
   Total: 0.00 MW 

 
 
 



b. Sistema de Transmisión 

Elemento Afectado Tramo Hora Desc. Hora Norm. 

S/E Parinacota Transformador 220/66/13.8 kV 19:31 19:46 
- Fechas y horas señaladas corresponden a lo informado por TRANSEMEL S.A. y a los registros SITR del Coordinador. 

c. Consumos 

Sub-Estación Pérdida de Consumo (MW) % consumo pre-falla H. Desc. H. Norm. 
S/E Pukará 16.70 0.190 19:31 19:42 

S/E Chinchorro 12.70 0.140 19:31 19:42 
S/E Quiani 6.60 0.070 19:31 19:42 

             Total: 36.00 MW                     0.400 % 

- Fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por TRANSEMEL S.A. 

 

3. Estimación de la energía no suministrada 
 

Sub-Estación Empresa Tipo de Cliente Pérdida de Consumo 
(MW) 

Tiempo 
Desc.(h) 

ENS (MWh) 

S/E Pukará CGE Distribución Regulado 16.70 0.18 3.1 
S/E Chinchorro CGE Distribución Regulado 12.70 0.18 2.3 

S/E Quiani CGE Distribución Regulado 6.60 0.18 1.2 

Clientes Regulados  : 6.6 MWh 
Clientes Libres : 0.0 MWh 

Total : 6.6 MWh 
- Fechas, horas y montos señalados corresponden a lo informado por TRANSEMEL S.A. 

 

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla 
 

Demanda del sistema previo a la falla: 8882.44 MW 

Regulación de Frecuencia 

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales El Toro (U1, U2, 
U3 y U4), Angamos (ANG1 y ANG2), Ralco (U1 y U2), Pangue (U1 y U2) y Cochrane (CCH1 y CCH2). 

Operación Programada 

En anexo Nº 1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 22 de diciembre de 
2019. 

Operación Real 

En anexo Nº 2 se adjunta el detalle de la generación real del día 22 de diciembre de 2019. 

Movimiento de centrales e informe diario del CDC 

En anexo Nº3 se presenta el detalle del movimiento de centrales e informe diario del CDC para el día 
22 de diciembre de 2019. 

 

 



Mantenimientos 

En anexo Nº 4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 22 
de diciembre de 2019. 

 

Estado y configuración previo a la falla 

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la 
desconexión forzada.  

Otros antecedentes relevantes 

De acuerdo con los registros del Coordinador Eléctrico Nacional:  

 

Acciones correctivas a corto plazo 

TRANSEMEL S.A. señala que “se realizará pruebas y análisis de esquema de protección actualmente 
habilitado de Paño T1 de S/E Parinacota tendientes a determinar la causa de la operación indeseada 
de protecciones de dicho paño y de esta manera evitar operaciones intempestivas. Lo anterior será 
remitido al Coordinador Eléctrico Nacional por canales habituales de comunicación”. 

Acciones correctivas a largo plazo 

TRANSEMEL S.A. señala que “no aplica”. 

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla 

 



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos 
 

Hora Evento 

19:31 Apertura de los interruptores 52JT1, 52BT1 y 52CT1 del transformador 220/66/13.8 kV de S/E Parinacota por 
operación de su relé maestro 86T. 

- Horas y eventos señalados corresponden a lo informado por TRANSEMEL S.A. 

 

6. Normalización del servicio 
 

Fecha Hora Acción 

22/12/2019 19:40 Se realiza apertura del interruptor 52B1 de S/E Parinacota de la línea 66 kV Parinacota - 
Pukará. 

22/12/2019 19:41 Se realiza apertura del interruptor 52B2 de S/E Parinacota de la línea 66 kV Parinacota - 
Chinchorro. 

22/12/2019 19:42 Se realiza apertura del interruptor 52B3 de S/E Parinacota de la línea 66 kV Parinacota - Quiani. 
22/12/2019 19:42 Se realiza cierre del interruptor 52JT1 de S/E Parinacota. 
22/12/2019 19:42 Se realiza cierre del interruptor 52BT1 de S/E Parinacota. 

22/12/2019 19:42 Se realiza cierre del interruptor 52B1 de S/E Parinacota, normalizando los consumos de S/E 
Pukará. 

22/12/2019 19:42 Se realiza cierre del interruptor 52B2 de S/E Parinacota, normalizando los consumos de S/E 
Chinchorro. 

22/12/2019 19:42 Se realiza cierre del interruptor 52B3 de S/E Parinacota, normalizando los consumos de S/E 
Quiani. 

22/12/2019 19:46 Se realiza cierre del interruptor 52CT1 de S/E Parinacota. 
- Fechas, horas, maniobras y eventos señalados corresponden a lo informado por TRANSEMEL S.A. y a los registros SITR 

del Coordinador. 

 

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control 
 

Según lo informado por TRANSEMEL S.A., alrededor de las 19:31 horas del día 22/12/2019 se 
registra la apertura de los interruptores 52JT1, 52BT1 y 52CT1 asociados al transformador 
220/66/13.8 kV de S/E Parinacota. La apertura de dichos interruptores se origina durante ejecución 
de trabajos programados en dicha S/E, asociados a pruebas de apertura y cierre de sus BBCC Nº1 y 
N°2 (asociados a solicitud de trabajo Nº 2019092592), produciéndose la apertura intempestiva de 
los interruptores previamente aludidos, por la operación del relé maestro 86T del transformador 
220/66/13.8 kV de S/E Parinacota, cuya causa se encuentra en investigación de acuerdo con lo 
señalado por TRANSEMEL. Respecto de la operación del relé 86T, la empresa señala lo siguiente: 

 “En base a los antecedentes obtenidos a la fecha, la apertura de los interruptores 52JT1, 
52BT1 y 52CT1 en S/E Parinacota se debe a la operación intempestiva del relé maestro 86T.” 

 “De los análisis preliminares se presume que la operación del relé maestro 86T se origina a 
partir de la operación de la función 50BF asociada al paño CE2, el cual se relaciona con el 
banco de condensadores #2 en 13,8 [kV].” 

 “La conclusión preliminar se obtiene del análisis cruzado de registros de eventos de distintos 
equipos de la subestación y de la base de datos SCADA.” 



 
Registro SCADA S/E Parinacota 

 “Por otra parte, cabe señalar que no fue posible rescatar registro de eventos ni registros 
oscilográficos del relé GE F35 asociado a Paños CT1, CE1 y CE2, debido a la sobreescritura 
de eventos relevantes para la falla. Lo anterior producto de la prueba realizadas en forma 
posterior a la apertura intempestiva.” 

 “Se concluye que la operación indeseada de los interruptores 52JT1, 52BT1 y 52CT1 de SE 
Parinacota se origina por la operación del relé maestro 86T, el que a su vez actúa en función 
de la operación del elemento 50BF Paño CE2 programado en el equipo GE-F35 asociado a los 
paños CT1, CE1 y CE2.” 

A partir de los hechos ocurridos, y los análisis preliminares presentados por TRANSEMEL, se comenta 
que no debiera haberse producido la operación del relé 86T de S/E Parinacota que provocó la 
desconexión de su transformador 220/66/13.8 kV, al realizar la prueba de apertura/cierre del 52CE2 
de S/E Parinacota. 

 

 

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla 
 

Detalle de la generación programada para el día 22 de diciembre de 2019 (Anexo N°1). 

Detalle de la generación real del día 22 de diciembre de 2019 (Anexo N°2). 

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 22 de 
diciembre de 2019 (Anexo N°3). 

Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 22 de diciembre de 2019 (Anexo 
N°4). 

Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por 
TRANSEMEL S.A. (Anexo N°5). 

Otros antecedentes aportados por TRANSEMEL S.A. (Anexo N°6). 

 

 

9. Análisis de las actuaciones de protecciones 
 

9.1 Pronunciamiento Coordinador Eléctrico Nacional y Propiedad 
 

La desconexión forzada del transformador 220/66 kV de S/E Parinacota se origina durante la 
ejecución de trabajos programados en dicha S/E asociados a pruebas de apertura y cierre de sus 
BBCC Nº1 y N°2, lo que provoca la apertura intempestiva de los interruptores 52JT1, 52BT1 y 
52CT1 asociados al mencionado transformador por la operación de su relé maestro 86T, cuya 
causa se encuentra en investigación según señala su propietario. 

La propiedad de las instalaciones afectadas corresponde a TRANSEMEL S.A. 
 

9.2 Desempeño de Protecciones Eléctricas 
 

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por TRANSEMEL S.A., y el correspondiente 
análisis realizado por el Coordinador: 
 
◦ Se concluye como incorrecta la operación del relé maestro 86T del transformador 

220/66/13.8 kV de S/E Parinacota, por presunta operación de la función de falla de 
interruptor (50BF) asociada al paño CE2 de dicha S/E. 



 
9.3 Desempeño EDAC 
  

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento. 
 

9.4 Desempeño EDAG 
 

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento. 
 
 

 
 

10. Análisis de las acciones e instrucciones del CDC y la actuación de los CC que corresponda 
 

No hay observaciones respecto de las actuaciones del CDC y los CC durante la falla del día 22 de 
diciembre de 2019. 

 

 

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional 
debería solicitar una auditoría 

 
Se solicitará a TRANSEMEL S.A. el cronograma de trabajo asociado a la investigación en curso, e 
informar las medidas correctivas asociadas a evitar “la sobreescritura de eventos relevantes” de los 
relés para eventos de fallas, producto de las pruebas realizadas en forma posterior a las aperturas 
intempestivas de los correspondientes interruptores. 

 
Para el análisis de esta falla no se ha requerido la realización de auditorías en ninguna de las 
instalaciones del SEN. 

 
 



ANEXO Nº 1

Detalle de la generación programada para el día 22 de diciembre de 2019



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

 

Hidroeléctricas de Pasada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 896 869 863 813 739 760 771 773 770 763 763 775 764 762 770 771 725 758 878 924 975 1001 1012 979 19,871           

CHAPIQUINA 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 8 8 8 8 8 121

ELTORON2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

CAVANCHA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 42

ALTOHOSPICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

SANTAROSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

RIOHUASCO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

PUCLARO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

LOSMOLLES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58

LAPALOMA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55

ELTARTARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH-HORNITOS 25 25 25 24 24 24 22 22 22 22 21 21 21 21 21 22 22 22 24 24 24 25 26 26 555

JUNCAL 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 19 19 368

JUNCALITO 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11

BLANCO 26 26 25 25 25 23 23 23 21 21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 25 25 26 26 26 561

LOSQUILOS 25 25 24 24 24 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 24 24 24 27 27 558

CHACABUQUITO 16 16 15 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 330

SAUCEANDES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

CARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALFALFAL 140 138 138 124 119 108 102 102 102 97 97 97 97 97 97 97 97 102 108 124 138 138 138 140 2738

MAITENES 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 289

QUELTEHUES 32 34 32 34 32 34 32 32 34 32 32 32 34 32 32 32 32 32 32 34 32 32 32 32 780

VOLCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUAYACAN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 187

FLORIDA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLORIDA-2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 74

FLORIDA-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55

PUNTILLA 10 10 10 10 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 14 14 14 13 13 12 12 12 12 11 303

EYZAGUIRRE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

LASVERTIENTES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

ELLLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

ELRINCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

MALLARAUCO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67

LOSBAJOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106

AUXDELMAIPO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74

LOSMORROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

COYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAUZAL 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 931

SAUZALITO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 187

CHACAYES 76 76 70 70 60 60 54 54 54 54 54 49 49 49 43 43 49 49 54 60 65 70 76 76 1412

SANANDRES 18 18 18 18 18 31 36 36 18 18 18 18 18 18 36 31 36 36 36 36 36 36 36 36 653

CONVENTOVIEJO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74

LAHIGUERA 55 55 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 1430

LACONFLUENCIA 56 50 55 30 0 22 53 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 0 55 55 55 60 60 60 1061

ELPASO 10 10 10 8 7 15 15 15 8 8 8 8 8 10 10 10 10 20 30 30 30 30 30 20 360

DOSVALLES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58

PALACIOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

LIRCAY 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 458

MARIPOSAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62

PROVIDENCIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38

RIOCOLORADO 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 129



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

ROBLERIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53

ANCOA 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 504

ITATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELDIUTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65

MUNILQUE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

MUNILQUE-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

BIFURCADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

CALIBORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

RENAICO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86

ALTORENAICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

RIOPICOIQUEN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 101

BOQUIAMARGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELMIRADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

PEUCHEN 40 37 34 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 37 45 71 71 71 69 524

MAMPIL 32 17 16 17 16 8 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 8 16 17 21 33 33 33 283

LOSPADRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

LLAUQUEREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ELCANELO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53

DONGUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALLIPEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60

RIOTRUENO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

ELMANZANO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

TRUFUL-TRUFUL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

MOLINERAVILLARRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

TRAILELFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

CARILAFQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MALALCAHUELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUILLAILEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

BUREO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

LAVINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

MULCHEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELAGRIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

SANTAELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PULLINQUE 10 10 10 10 10 10 10 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 377

RECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

SANTAISABEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

LOSCORRALES-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSCORRALES-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

RININAHUE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

MSA-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

MAISAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

LAMONTANA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMONTANA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PURISIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ELGALPON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

CUMPEO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53

DONWALTERIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

MELO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

LICAN 4 0 0 0 0 0 0 6 16 16 16 16 16 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 174

DONAHILDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

MARIAELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CHANLEUFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

TRANQUIL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

PEHUI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

PICHILONCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

PILMAIQUEN 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 750

RUCATAYO 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 34 35 36 37 39 31 17 35 39 40 43 43 31 802

CUMBRES 11 11 11 11 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 233

PULELFU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 127

CAPULLO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 180

MUCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

LASFLORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

NALCAS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 91

CALLAO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

HIDROBONITO-MC1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 108

HIDROBONITO-MC2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50

ENSENADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAARENA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

ELCOLORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

COLLIL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

DONGO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60

Eólicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 1143 1070 981 907 837 774 706 639 586 555 595 695 825 926 990 1043 1078 1109 1117 1122 1077 984 883 809 21,448           

PE-SIERRAGORDA 9 13 19 25 33 42 45 46 40 14 4 19 41 56 69 78 84 90 93 82 44 11 3 6 966

PE-VALLEDELOSVIENTOS 4 4 4 7 7 9 10 11 10 4 2 7 37 65 77 81 80 82 81 79 68 48 22 5 802

PE-TALTAL 1 1 1 1 1 2 5 9 11 10 7 6 13 28 45 54 55 48 37 24 14 7 5 4 387

PE-SARCO 96 80 63 48 36 26 20 15 13 15 20 27 37 48 62 78 95 112 128 140 148 149 144 134 1732

PE-CABOLEONES-1 83 69 54 40 28 19 11 6 4 6 11 16 18 17 14 13 15 19 24 30 33 32 26 19 607

PE-SANJUAN 150 129 106 81 60 43 29 17 9 6 8 11 13 12 12 12 16 23 36 52 63 63 52 37 1039

PE-PUNTACOLORADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7 8 8 7 6 4 2 1 0 0 0 55

PE-ELARRAYAN 104 101 98 96 93 86 73 56 41 33 31 34 35 35 34 34 35 37 40 42 45 46 46 45 1320

PE-TALINAYPONIENTE 51 50 49 48 46 43 38 30 24 21 23 27 31 33 34 34 34 33 33 33 33 32 31 29 838

PE-TALINAYORIENTE 42 37 34 32 30 26 20 14 10 13 23 36 48 57 63 65 65 63 59 55 49 40 31 21 933

PE-PUNTASIERRA 71 67 64 60 55 49 42 37 34 36 42 50 57 61 62 61 58 56 56 57 56 53 47 39 1270

PE-LOSCURUROS 23 20 17 13 9 6 4 4 3 8 21 39 57 64 59 61 65 69 55 37 22 14 10 7 685

PE-MONTEREDONDO 26 25 23 21 19 16 13 10 8 9 11 15 19 23 25 25 22 20 18 18 18 17 15 12 430

PE-PUNTAPALMERAS 34 32 29 26 23 19 17 15 15 16 19 22 24 23 22 22 22 22 23 23 23 23 22 21 536

PE-CANELA 8 7 6 5 4 4 3 3 4 5 6 7 8 8 9 8 8 7 6 6 5 5 5 4 139

PE-CANELA-2 36 32 28 24 21 19 18 19 20 22 24 26 28 30 31 31 31 31 30 28 26 24 23 22 625

PE-TOTORAL 28 24 20 17 15 12 10 9 8 8 9 10 12 13 14 14 14 13 13 13 14 14 14 13 331

PE-UCUQUER-2 6 7 8 8 8 8 7 6 4 3 2 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 119

PE-UCUQUER 2 4 4 4 3 4 3 3 2 3 1 0 0 0 0 2 1 2 1 2 5 7 3 3 58

PE-LASPENAS 1 5 4 4 3 4 6 4 5 4 5 5 5 7 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 138

PE-CUEL 28 28 28 29 29 29 29 27 26 26 26 26 26 26 26 26 27 28 28 28 27 27 28 28 656

PE-RENAICO 82 83 83 83 83 83 82 81 80 79 79 78 76 74 73 73 74 76 76 76 76 75 76 77 1877

PE-SANGABRIEL 170 169 167 166 166 165 164 161 158 155 152 149 145 142 140 141 143 146 149 150 151 152 153 154 3706

PE-ELNOGAL 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 2 27

PE-LOSBUENOSAIRES 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 21 21 22 22 516

PE-LAESPERANZA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 231

PE-LEBU-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 10

PE-LEBU 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 16

PE-HUAJACHE 0 0 0 1 1 2 3 4 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 49

PE-RAKI 0 0 0 1 1 2 4 4 2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 3 3 2 2 3 3 63

PE-AURORA 46 40 28 24 17 10 4 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9 6 16 29 38 20 4 3 302

PE-SANPEDRO 3 3 4 4 4 5 5 6 7 9 12 14 16 18 20 22 22 22 23 23 24 26 27 28 346



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

PE-SANPEDRO-2 6 7 7 7 8 8 10 11 14 16 22 26 32 36 41 43 43 42 42 42 43 44 45 45 639

Solares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 0 0 0 0 0 0 8 437 1396 1865 2064 2219 2277 2302 2306 2311 2248 2137 1786 804 62 2 0 0 24,222           

PFV-ELAGUILA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 13

PFV-PAMPACAMARONES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 5 5 5 5 6 5 5 4 1 0 0 0 0 50

PFV-POZOALMONTE-1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 6 6 6 6 6 7 7 7 5 1 0 0 0 0 67

PFV-POZOALMONTE-2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 6 6 6 6 6 7 7 7 5 1 0 0 0 0 67

PFV-POZOALMONTE-3 0 0 0 0 0 0 0 2 9 12 12 12 12 12 12 14 14 14 11 3 0 0 0 0 139

PFV-LOSPUQUIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 22

PFV-PICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAHUAYCA-2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 12 14 15 15 16 18 16 12 7 3 0 0 0 0 145

PFV-HUATACONDO 0 0 0 0 0 0 0 19 55 75 81 84 87 88 88 87 83 77 62 30 5 0 0 0 921

PFV-BELLAVISTA-1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 3 0 0 0 0 100

PFV-CALAMA-1 0 0 0 0 0 0 0 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 0 0 0 0 105

PFV-JAMA-1 0 0 0 0 0 0 0 13 26 28 29 30 30 30 30 30 30 30 27 10 0 0 0 0 344

PFV-JAMA-2 0 0 0 0 0 0 0 9 19 21 22 22 22 22 22 22 22 22 20 8 0 0 0 0 255

PFV-MARIAELENA 0 0 0 0 0 0 0 9 34 43 47 52 53 54 56 55 54 53 45 15 0 0 0 0 570

PFV-FINISTERRAE 0 0 0 0 0 0 0 25 88 109 112 115 116 116 116 115 114 112 95 33 1 0 0 0 1266

PFV-PUERTOSECO 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 9 9 9 9 9 8 8 8 6 2 0 0 0 0 91

PFV-CERRODOMINADOR 0 0 0 0 0 0 0 23 77 90 93 94 95 96 96 96 95 94 84 70 9 0 0 0 1112

PFV-BOLERO-1 0 0 0 0 0 0 0 31 98 114 118 120 123 125 125 123 124 121 105 44 1 0 0 0 1372

PFV-URIBESOLAR 0 0 0 0 0 0 0 9 34 45 48 50 50 50 50 49 49 48 42 22 1 0 0 0 546

PFV-ANDES 0 0 0 0 0 0 0 6 17 19 19 20 20 20 20 20 20 20 17 7 0 0 0 0 227

PFV-LALACKAMA 0 0 0 0 0 0 0 12 40 55 55 55 55 55 55 55 55 55 50 17 0 0 0 0 614

PFV-LALACKAMA-2 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12 13 13 13 13 13 13 12 12 9 4 0 0 0 0 137

PFV-PAMPASOLARNORTE 0 0 0 0 0 0 0 8 44 65 68 69 69 69 69 69 69 69 63 30 2 0 0 0 764

PFV-CONEJO 0 0 0 0 0 0 0 22 74 100 103 104 104 104 104 104 104 104 92 39 1 0 0 0 1159

PFV-JAVIERA 0 0 0 0 0 0 0 8 29 44 53 59 62 64 64 63 63 62 56 26 1 0 0 0 654

PFV-CHANARES 0 0 0 0 0 0 0 4 15 25 30 34 35 35 35 35 34 33 26 10 0 0 0 0 351

PFV-SALVADOR 0 0 0 0 0 0 0 17 48 57 61 63 63 64 65 64 64 61 53 29 2 0 0 0 711

PFV-PILARLOSAMARILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-DIEGODEALMAGRO 0 0 0 0 0 0 0 2 8 16 23 28 23 23 23 28 25 20 14 6 0 0 0 0 240

PFV-DAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CARRERAPINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 50 58 60 60 60 61 63 73 73 72 66 0 0 0 0 0 695

PFV-LUZDELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 37 92 103 110 111 112 112 115 133 132 126 110 56 4 0 0 0 1351

PFV-LLANODELLAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 24 70 84 89 92 92 91 91 90 89 85 73 38 1 0 0 0 1008

PFV-SANANDRES 0 0 0 0 0 0 0 6 24 36 41 42 44 44 43 42 42 40 34 15 1 0 0 0 451

PFV-ANTAY 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 9 9 9 9 9 8 6 3 0 0 0 0 0 78

PFV-PILOTOCARDONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-ESPERANZA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 26

PFV-LASTERRAZAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 26

PFV-LOSLOROS 0 0 0 0 0 0 0 2 10 22 32 39 43 45 44 40 33 23 11 2 0 0 0 0 346

PFV-HORNITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-VALLESOLARESTE 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 9 9 9 9 9 9 9 9 8 3 0 0 0 0 92

PFV-VALLESOLAROESTE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 9 9 9 9 9 9 9 8 3 0 0 0 0 91

PFV-MALAQUITA 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 4 0 0 0 0 100

PFV-CACHIYUYO 0 0 0 0 0 0 0 3 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 2 0 0 0 0 100

PFV-SANTACECILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 14

PFV-ELROMERO 0 0 0 0 0 0 0 12 54 107 147 176 185 179 170 157 141 107 57 14 0 0 0 0 1507

PFV-ELPELICANO 0 0 0 0 0 0 0 24 71 93 98 99 100 100 100 100 99 97 82 38 2 0 0 0 1102

PFV-LASILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 16

PFV-PUNTABAJASOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 20



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

PFV-SOLDELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 19

PFV-LUNADELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 18

PFV-TAMBOREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-LAGUNILLA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 23

PFV-AMPARODELSOL 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 28

PFV-SDGx01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7

PFV-LACHAPEANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 19

PFV-ALTURASDEOVALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 5 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 34

PFV-PAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TALHUEN 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 28

PFV-SANTACLARA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 26

PFV-LASMOLLACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 16

PFV-ELDIVISADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 30

PFV-LOMASCOLORADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 14

PFV-CASASBLANCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 13

PFV-BELLAVISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-CANESA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 26

PFV-SANTALAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 26

PFV-MONTTSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-CHUCHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 19

PFV-ILLAPEL-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4

PFV-CHALINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 21

PFV-ALICAHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13

PFV-CUZCUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 16

PFV-NORTECHICO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 20

PFV-JAURURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10

PFV-LALIGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 18

PFV-ARIZTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 19

PFV-SANTAJULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 22

PFV-CABILSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 15

PFV-ELQUEMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 22

PFV-DONACARMEN 0 0 0 0 0 0 0 2 7 14 20 26 30 31 32 30 25 18 9 3 0 0 0 0 248

PFV-SANTUARIO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 33

PFV-CALLELARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 24

PFV-CASUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 18

PFV-SANFRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 30

PFV-NILHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-HORMIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9

PFV-MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 22

PFV-ENCONSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 8 8 7 6 8 7 6 2 0 0 0 0 63

PFV-VALLEDELALUNA-2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 28

PFV-SOLAR1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12

PFV-LIPANGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5

PFV-ELQUELTEHUE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 33

PFV-ELBOCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 23

PFV-OLIVILLO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 5 1 3 7 9 7 3 0 0 0 0 45

PFV-PANQUEHUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 18

PFV-OVEJERIA 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 8 8 8 8 9 8 8 8 7 3 0 0 0 0 91

PFV-PICURIO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 34

PFV-TILTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 20

PFV-LOMALOSCOLORADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13

PFV-LUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 15

PFV-ELQUEULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

PFV-OCOA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 31

PFV-SANTIAGOSOLAR 0 0 0 0 0 0 3 28 69 91 91 91 91 91 91 91 91 91 82 47 11 0 0 0 1058

PFV-ELPIQUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0 19

PFV-TUCUQUERE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 33

PFV-RODEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 17

PFV-PLACILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PEDREROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 15

PFV-DONEUGENIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 17

PFV-LAQUINTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13

PFV-LUDERS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 34

PFV-CHANCON 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 25

PFV-PERALILLO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 33

PFV-MOSTAZAL 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 4 0 0 0 0 100

PFV-CHIMBARONGO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 26

PFV-LOSLIBERTADORES 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 6 8 8 8 8 8 7 5 4 2 0 0 0 0 73

PFV-CATANSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 26

PFV-VILLAPRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 16

PFV-LOSPATOS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 33

PFV-LAFRONTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 32

PFV-TALCA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 4 5 8 5 3 1 1 4 1 0 0 0 41

PFV-RANGUIL 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-LAACACIA 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 4 0 0 0 0 95

PFV-ROVIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 5 3 3 6 3 0 0 0 0 38

PFV-JSOLERM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 6

PFV-LALAJUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 6 6 5 5 7 6 4 0 0 0 0 50

PFV-ALTOSTILTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 9

PFV-QUILAPILUN 0 0 0 0 0 0 2 17 50 76 85 90 101 101 101 98 87 85 74 40 7 2 0 0 1015

PFV-LASARAUCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TECHOSDEALTAMIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PIRQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 9

PFV-FOTOVOLTSOLAR-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 33

PFV-TRICAHUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 0 0 0 24

PFV-SANISIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-LABLANQUINA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 2 1 4 4 2 0 0 0 0 21

PFV-HOMERO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 33

PFV-ELPILPEN 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 32

PFV-ALTOSDELPAICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAUREL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 5 5 4 6 5 2 0 0 0 0 34

PFV-LOSIERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 11

PFV-SANTAADRIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 10

PFV-CRUCERO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 29

PFV-SANPEDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 19

PFV-RLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 16

PFV-ELROBLE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 28

PFV-ELSAUCE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 28

PFV-SANTAROSA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 3 7 6 8 9 9 8 4 0 0 0 0 58

PFV-LASTURCAS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 33

PFV-MARCHIGUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 9 8 8 9 6 6 6 9 5 1 0 0 0 71

PFV-MARCHIGUE-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 2 3 2 2 2 1 0 0 0 0 20

PFV-POBLACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 0 0 0 0 19

PFV-PORTEZUELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 18

PFV-VITUCO2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 19



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

PFV-LAMANGA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 12

PFV-CORDILLERILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-ALTOSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 16

PFV-DONIHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 6 6 6 6 2 3 0 0 0 0 37

PFV-LASCODORNICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 30

PFV-ELCERNICALO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 16

PFV-ELCERNICALO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 16

PFV-CHINCOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 0 0 0 0 25

PFV-LOSGORRIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 2 3 3 2 1 2 0 0 0 0 21

PFV-LASLECHUZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-LUCESOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 18

PFV-LASPALOMAS 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 34

PFV-LASPERDICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 15

PFV-VILLASECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 20

PFV-ELPITIO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 31

Térmicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 4873 4722 4526 4508 4671 4597 4538 4326 3767 3627 3684 3596 3552 3606 3594 3488 3499 3504 3701 4562 5196 5464 5447 5303 102,349         

ARICA-GMAR_DIESEL 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 122

ARICA-M1AR_DIESEL 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 36

ARICA-M2AR_DIESEL 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 31

TARAPACA-CTTAR_CAR 140 140 140 140 140 140 140 140 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 123 140 140 140 140 2573

TARAPACA-TGTAR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-1_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-2_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-3_HFO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

UJINA-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-4_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-5_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-6_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERROPABELLON-G1A_GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERROPABELLON-G2A_GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NORGENER-NTO1_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NORGENER-NTO2_CAR 136 136 128 128 131 130 130 108 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 128 136 136 136 2340

TOCOPILLA-U14_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U15_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

TOCOPILLA-TG3_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX 36 36 33 33 33 33 33 33 33 27 31 14 14 14 14 14 14 14 14 33 33 36 36 36 644

TAMAYA-SUTA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 244 263 263 263 3726

ANGAMOS-ANG1_CAR 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 277 277 277 277 2848

ANGAMOS-ANG2_CAR 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 281 281 281 281 5991

COCHRANE-CCH1_CAR 275 275 275 275 275 275 275 257 257 257 257 222 151 112 119 107 90 98 212 257 275 275 275 275 5420

COCHRANE-CCH2_CAR 275 275 275 275 275 275 275 257 148 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 257 275 275 275 275 4586

MEJILLONES-CTM1_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM2_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX 246 246 246 246 246 246 246 246 226 226 223 243 246 246 226 226 246 246 246 246 246 246 246 246 5801

MEJILLONES-IEM_CAR 377 377 377 377 377 377 377 377 341 341 341 341 348 348 341 341 348 348 348 377 377 377 377 377 8690

ANDINA-CTA_CAR 170 170 152 152 170 170 170 152 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 102 152 152 170 170 170 3151

HORNITOS-CTH_CAR 170 170 167 167 170 170 170 169 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 169 170 170 170 170 3875

ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAM_COGEN 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 586

MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAPORTADA-TECNET_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INACAL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DALMAGRO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-1_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-2_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-3_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-4_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALVADOR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELDA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELDA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENIZAS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TERMOPACIFICO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARDONES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

GUACOLDA-1_CAR 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 3528

GUACOLDA-2_CAR 146 146 146 146 146 146 146 146 141 146 146 146 73 146 146 114 109 72 146 146 146 146 146 146 3282

GUACOLDA-3_CAR 144 136 136 136 136 136 136 136 113 113 113 45 102 102 113 113 102 102 102 136 136 152 136 136 2911

GUACOLDA-4_CAR 142 134 126 126 126 126 126 126 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 126 126 142 141 141 2984

GUACOLDA-5_CAR 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 3749

HUASCO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-1_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-2_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-3_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PCOLORADA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PCOLORADA_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENON_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVOS_BL1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPINOS_BL1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAVENTANAS_CAR 272 272 272 272 272 272 272 209 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 272 272 272 272 272 4375

CAMPICHE_CAR 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 272 272 134 2442

VENTANAS-1_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTANAS-2_CAR 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2160

QUINTERO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A 341 218 169 169 181 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 169 200 380 380 380 380 5164

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A 387 387 387 387 387 387 387 387 348 267 322 335 368 387 385 324 339 387 387 387 387 387 387 387 8873

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

COLMITO_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCON_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLACILLA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAGVERDE-TG_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAGVERDE-TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTAY_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTOTORAL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LASVEGAS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSVIENTOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 336

NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCCORDILLERA_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCCORDILLERA_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCCORDILLERA_BL1+BL2+BL3_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAMARTA_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

CANDELARIA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

CANDELARIA-2_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EPACIFICO_COGEN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 384

COLIHUES-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-1_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-2_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-DS1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-DS2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TENO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEMENTOSBIOBIO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEMENTOSBIOBIO_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICANTEN_BL1_COGEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60

LICANTEN_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CONSTITUCION_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAULE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VINALES_BL1_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

VINALES_BL1+BL2_COGEN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 288

CELCO_BL1_COGEN 5 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 87

CELCO_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

LINARES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANGREGORIO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-1_BL1_COGEN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 168

NUEVAALDEA-1_BL1+BL2_COGEN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 168

NUEVAALDEA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-3_COGEN 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 720

LAJAEVE-1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAJAEVE-2_COGEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

MASISA_COGEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 127

SANTALIDIA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSPINOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSGUINDOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSGUINDOS-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAFE_BL1_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 516

SANTAFE_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCLAJA_BL1_COGEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCPACIFICO_BL1_COGEN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 288

CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-3_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHOLGUAN_BL1_COGEN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_PROPANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PETROPOWER_PET 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1560

ESCUADRON_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAMARIA_CAR 370 370 265 233 370 310 252 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 370 370 370 370 370 6155

BOCAMINA-1_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BOCAMINA-2_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HORCONES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARAUCO_COGEN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 168

LAUTARO-1_BL1_COGEN 22 12 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 22 22 15 159

LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAUTARO-2_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192

VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192

VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTILHUE-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTILHUE-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLECALLE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHUYACA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRAPEN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEGAN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEGAN2-NAVE4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEGAN2-NAVE5_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRINCAO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHILOE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Embalses y Reguladas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 1560 1409 1463 1443 1319 1378 1379 1201 987 1049 1072 1110 1113 1125 1086 1062 1083 1082 1113 1254 1513 1856 1906 1721 31,283           

RAPEL-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIPRESES-1 14 7 14 8 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 3 14 125

CIPRESES-2 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 28 20 208

CIPRESES-3 0 7 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 54

OJOSDEAGUA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110

LAMINA 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 658



Periodo Desde: 21-12-2019 26-12-2019

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

domingo 22 de diciembre de 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465                

Costos Encendido/Detención 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                       

Costos Totales [kUSD] 122 116 110 111 117 114 112 106 89 85 86 83 82 84 84 81 81 79 85 111 127 135 135 130 2,465              
Costo Marginal Quillota 220 kV 34.2 34.2 33.9 33.9 34.2 33.9 33.9 33.2 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.3 31.6 34.2 34.4 35.0 35.3 34.6 32.90                

Pérdidas [MWh] 202 188 181 174 171 167 162 143 141 159 173 178 183 193 195 194 192 186 181 179 193 214 216 201 4,366                

Consumos Propios [MWh] 406 406 406 407 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 404 406 406 406 406 406 9,712                

Demanda Total [MWh] 7864 7475 7246 7089 6991 6938 6835 6828 6961 7295 7601 7811 7943 8123 8146 8077 8036 8001 8010 8082 8222 8687 8627 8206 185,095           

Generación Total [MWh] 8472 8069 7833 7670 7566 7508 7401 7375 7506 7859 8178 8394 8530 8720 8746 8675 8632 8590 8595 8666 8821 9307 9248 8812 199,173     

ISLA 63 63 63 61 63 57 57 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 63 63 63 69 63 1384

CURILLINQUE 71 71 71 69 71 64 64 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 71 71 71 79 71 1544

LOMAALTA 30 30 30 29 30 27 27 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 30 30 30 33 30 645

LOSHIERROS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144

LOSHIERROS-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

PEHUENCHE-1 126 126 126 126 126 132 126 126 126 126 0 0 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 2778

PEHUENCHE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 126 126 378

COLBUN-1 100 109 100 0 0 0 107 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 146 182 100 1244

COLBUN-2 100 0 0 100 107 100 0 0 0 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 100 100 118 182 100 1607

MACHICURA-1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 576

MACHICURA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIBURGO 0 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 0 322

SANCLEMENTE 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

SANIGNACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTORO-1 84 76 68 84 76 68 68 76 80 84 41 84 84 26 76 26 84 84 84 27 84 68 84 68 1684

ELTORO-2 68 84 84 84 84 84 84 48 26 76 84 26 26 84 60 76 26 26 26 84 84 84 84 84 1578

ELTORO-3 84 36 84 58 77 84 84 62 26 26 34 58 55 36 84 46 53 52 55 84 68 84 62 84 1476

ELTORO-4 85 85 85 85 44 85 85 85 26 33 85 26 54 85 36 85 26 26 54 85 85 85 85 85 1591

ABANICO 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 833

ANTUCO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTUCO-2 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 3840

RUCUE 118 74 109 109 74 109 109 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 109 111 83 109 2066

QUILLECO 51 32 47 47 32 47 47 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 47 48 36 47 888

LAJA1 7 0 6 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6 50

RALCO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 270

RALCO-2 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 122 122 90 791

PALMUCHO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 722

PANGUE-1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1920

PANGUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGOSTURA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGOSTURA-2 0 74 0 0 74 74 74 74 74 74 74 87 0 0 74 74 0 0 0 74 0 74 0 0 975

ANGOSTURA-3 39 0 39 39 0 0 0 0 0 0 24 0 39 39 0 0 39 39 39 0 39 0 39 39 448

CANUTILLAR-1 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80

CANUTILLAR-2 40 40 40 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200



ANEXO Nº 2

Detalle de la generación real del día 22 de diciembre de 2019



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-12-2019 22-12-2019
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

CHAPIQUINA 5.0 5.0 5.0 6.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 7.6 6.6 5.4 6.8 6.2 4.0 4.0 4.5 4.5 4.5 130.5 7.6 5.4

ELTORON2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.2 1.0 1.0

CAVANCHA 1.7 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 43.3 2.5 1.8

ALTOHOSPICIO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.6 1.0 1.0

SANTAROSA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.5 0.5 0.5

RIOHUASCO 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 50.7 2.2 2.1

PUCLARO 2.5 2.5 2.5 1.2 0.0 2.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.1 2.1 2.1 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 54.3 2.5 2.3

LOSMOLLES 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 9.0 35.0 9.0 1.5

LAPALOMA 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 31.8 1.3 1.3

CH-HORNITOS 29.4 28.8 26.9 25.1 23.7 22.4 21.3 20.4 19.7 18.9 18.3 17.8 17.6 19.5 29.7 29.7 29.3 29.3 29.6 30.6 38.6 46.9 50.2 49.4 673.1 50.2 28.0

JUNCALITO 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 1.0 1.1 13.9 1.1 0.6

ELTARTARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JUNCAL 13.3 15.6 15.3 14.3 13.5 12.9 12.4 11.8 11.5 11.1 10.7 10.5 10.3 10.5 12.5 17.0 16.7 16.7 16.6 16.7 17.2 21.0 24.2 25.6 357.9 25.6 14.9

BLANCO 34.4 31.4 29.3 27.7 26.3 23.9 22.4 21.5 20.7 20.1 19.6 19.0 18.5 18.3 20.2 32.0 42.9 49.4 52.9 54.3 53.5 54.3 49.9 48.7 791.2 54.3 33.0

LOSQUILOS 27.9 23.8 26.1 27.0 26.2 24.3 23.6 22.9 22.0 21.2 20.3 20.1 20.4 19.7 18.5 21.2 28.0 30.2 28.3 28.1 28.0 28.0 28.1 28.0 591.9 30.2 24.7

CHACABUQUITO 17.0 16.8 15.6 15.1 16.2 16.1 15.2 14.6 14.1 13.5 12.8 11.2 12.5 12.4 12.2 11.5 11.8 13.3 17.7 17.5 16.8 16.8 16.7 16.7 354.1 17.7 14.8

SAUCEANDES 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 13.2 0.6 0.6

CARENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MINI_ARRAYAN 0.7 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.8 0.6 0.4 0.5 12.0 0.8 0.5

ALFALFAL 146.7 135.7 131.9 128.7 119.9 110.2 105.3 102.7 96.7 92.8 92.1 86.5 86.0 82.2 80.1 91.7 94.4 103.4 116.6 125.5 142.3 169.5 171.1 172.4 2784.3 172.4 116.0

MAITENES 12.8 12.7 12.7 12.7 12.2 12.2 12.3 12.2 12.2 12.4 12.3 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.3 12.5 12.7 12.3 12.3 12.6 297.1 12.8 12.4

LABIFURCADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 2.2 0.2 0.1

CALIBORO 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 25.6 1.1 1.1

MALLARAUCO 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.1 2.8 2.5 2.2 2.1 1.8 1.8 1.8 2.2 3.0 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 69.0 3.3 2.9

COYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHACAYES 72.4 70.3 67.7 65.9 65.9 65.7 62.2 58.1 56.9 58.9 51.9 49.9 49.9 49.9 50.7 53.5 54.8 54.8 71.1 75.0 67.7 69.7 70.6 72.6 1486.1 75.0 61.9

SAUZAL 52.0 52.0 60.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 64.0 43.0 47.0 50.0 50.0 50.0 39.0 38.0 38.0 40.0 44.0 44.0 44.0 45.0 51.0 51.0 1227.0 65.0 51.1

SAUZAL 60 HZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SAUZALITO 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 8.0 9.0 9.0 10.0 9.0 8.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 11.0 224.0 11.0 9.3

LAHIGUERA 71.7 72.0 71.8 72.0 71.9 72.1 72.3 71.7 71.3 71.4 70.4 70.1 70.2 70.2 69.7 72.8 75.0 76.2 80.0 84.3 85.0 85.0 85.2 84.8 1797.0 85.2 74.9

LACONFLUENCIA 55.3 55.4 55.4 53.7 53.4 53.4 53.4 52.1 52.4 55.9 55.5 55.4 55.4 55.5 55.4 55.4 55.4 56.5 60.4 68.2 70.0 70.3 62.6 57.4 1373.8 70.3 57.2

ELPASO 20.3 15.8 12.2 10.7 10.7 10.7 10.7 7.5 7.0 7.0 7.8 8.2 8.2 11.4 23.5 32.8 40.1 40.5 40.5 40.5 40.3 40.2 40.1 23.0 509.7 40.5 21.2

SANANDRES 42.1 42.1 42.0 35.5 32.1 32.1 32.1 28.6 21.5 21.6 21.6 21.7 21.7 34.1 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.3 42.2 42.3 42.3 42.3 851.7 42.3 35.5

CONVENTOVIEJO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAMONTANA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAMONTANA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CUMPEO 2.0 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 1.0 0.0 1.8 2.7 2.3 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.0 0.7 1.7 2.2 2.2 2.2 48.0 2.7 2.0

ROBLERIA 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 54.2 2.3 2.3

LIRCAY 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.1 19.2 19.3 19.3 19.3 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.2 19.0 459.7 19.3 19.2

MARIPOSAS 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 63.8 2.7 2.7

PROVIDENCIA 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 47.3 2.1 2.0

MCHDOSAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PURISIMA 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 3.2 0.2 0.1

ELGALPON 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 8.2 0.4 0.3

RIOCOLORADO 5.3 5.3 5.3 5.3 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 5.0 5.0 4.8 4.8 4.8 4.8 4.6 4.8 4.9 5.2 5.2 5.3 121.8 5.3 5.1

ITATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELDIUTO 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 64.9 2.8 2.7

BUREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.4 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 0.3 0.0 11.4 0.8 0.5

MUNILQUE-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 2.2 0.3 0.1

MUNILQUE-2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.4 10.9 0.5 0.5

BOQUIAMARGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELMIRADOR 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 8.2 0.4 0.3

LLEUQUEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEUCHEN 37.1 30.4 25.3 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 44.4 57.6 55.4 56.6 58.8 388.2 58.8 16.2

MAMPIL 30.7 24.7 19.6 19.1 18.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 8.5 16.8 28.7 30.0 34.7 255.7 34.7 10.7

LOSPADRES 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.9 0.1 0.1

QUILLAILEO 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 10.0 0.4 0.4

MULCHEN 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 2.1 0.2 0.1

ALTO_LA_VINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RIOTRUENO 1.0 1.1 0.5 1.2 0.6 1.0 1.1 0.3 1.3 0.6 0.8 1.3 0.2 1.3 0.8 0.6 1.3 0.3 1.2 0.9 0.6 1.3 0.2 1.2 20.7 1.3 0.9

RENAICO 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.4 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2 4.2 103.0 4.4 4.3

ALTORENAICO 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 21.6 0.9 0.9

RIOPICOIQUEN 4.5 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.2 4.4 4.4 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4 104.9 4.5 4.4

ELMANZANO 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 64.5 2.7 2.7

TRUFUL-TRUFUL 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 18.2 0.8 0.8

MOLINERAVILLARRICA 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 9.5 0.4 0.4

CARILAFQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MALALCAHUELLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAILELFU 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.3 0.3 0.3

ALLIPEN 2.5 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.5 2.6 2.6 1.0 0.4 2.6 2.6 2.6 2.6 56.0 2.6 2.3

DONGUIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MAISAN 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3.8 0.2 0.2

ELCANELO 2.1 2.1 2.1 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 51.2 2.2 2.1

ELAGRIO 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 14.7 0.6 0.6

PILMAIQUEN 28.2 28.2 28.2 28.2 27.9 26.9 27.9 28.6 28.3 28.4 28.5 30.4 30.3 30.0 28.3 28.4 28.4 28.3 28.6 30.9 30.8 30.6 28.7 27.5 690.2 30.9 28.8

RININAHUE 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 22.0 0.9 0.9

DOSVALLES 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.8 2.9 2.9 2.7 2.8 2.7 2.9 2.7 1.9 2.5 2.7 2.7 2.7 64.3 2.9 2.7

PALACIOS 1.5 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.6 0.0 0.1 2.1 2.1 2.1 0.4 0.0 0.0 0.4 2.5 2.3 2.1 1.8 26.1 2.5 1.1

CORRENTOSO 1.8 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 41.9 1.9 1.7

PALMAR 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 2.5 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 62.7 2.9 2.6

PULELFU 5.2 5.2 5.0 4.9 4.9 5.0 5.1 5.2 5.2 5.0 5.0 4.8 4.7 4.8 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 5.2 5.1 5.0 5.0 4.9 119.5 5.2 5.0

MARIAELENA 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 1.8 0.1 0.1

LOSCOLONOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHANLEUFU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 2.3 1.2 0.1

CAPULLO 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 6.5 6.7 6.8 7.0 7.0 7.0 6.8 6.8 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 7.1 7.1 7.1 7.0 6.9 6.9 162.8 7.1 6.8

NALCAS 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.7 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 69.2 2.9 2.9

CALLAO 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 17.3 0.8 0.7

HIDROBONITO-MC1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 66.8 2.9 2.8

HIDROBONITO-MC2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 42.5 1.8 1.8



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-12-2019 22-12-2019
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

RUCATAYO 32.6 31.2 31.2 31.2 31.2 30.3 29.9 31.3 31.6 31.3 30.9 30.9 32.4 33.9 33.9 33.9 32.6 31.1 31.1 31.2 33.6 33.6 33.2 29.9 764.0 33.9 31.8

ENSENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAARENA 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 33.2 1.6 1.4

ELCOLORADO 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.1 0.5 0.5

DONGO 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 1.0 1.4 3.6 18.7 3.6 0.8

COLLIL 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 1.0 1.5 5.9 21.8 5.9 0.9

LLAUQUEREO 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 3.5 0.2 0.1

QUELTEHUES 40.3 40.3 37.8 35.5 34.5 34.6 34.9 35.6 37.6 37.5 37.5 37.5 37.5 37.4 36.7 35.5 34.8 34.8 34.8 34.9 35.0 39.6 39.8 39.8 884.2 40.3 36.8

VOLCAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GUAYACAN 6.5 6.6 9.2 10.0 9.4 11.2 9.1 7.8 6.8 6.9 7.6 6.8 8.0 7.4 7.3 7.3 7.5 7.5 7.2 6.2 6.5 6.4 6.5 7.5 182.8 11.2 7.6

FLORIDA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FLORIDA-2 3.1 4.0 3.9 7.1 9.6 11.3 9.7 6.8 9.2 8.9 4.1 1.2 1.1 3.2 3.9 4.1 3.3 2.9 3.3 2.6 4.0 4.4 4.1 3.4 119.2 11.3 5.0

FLORIDA-3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 55.2 2.3 2.3

PUNTILLA 10.6 11.1 14.6 16.2 16.4 16.9 17.2 17.9 18.1 16.5 15.3 11.8 10.2 10.5 9.5 11.1 9.7 9.6 8.2 8.3 8.4 8.5 7.3 5.4 289.3 18.1 12.1

EYZAGUIRRE 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 15.5 0.7 0.6

LASVERTIENTES 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 42.0 1.8 1.8

ELLLANO 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 6.5 0.5 0.3

ELRINCON 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6.0 0.3 0.3

LOSMORROS 0.6 0.7 0.7 0.7 1.0 1.0 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.3 0.6 0.7 22.9 1.5 1.0

LOSBAJOS 3.7 3.8 4.2 5.1 5.3 5.0 2.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 4.2 3.8 3.9 3.7 3.9 3.6 3.3 2.9 2.9 3.2 3.0 3.4 97.4 5.3 4.1

AUXDELMAIPO 2.6 2.7 2.8 3.2 3.5 4.1 3.7 4.0 4.1 4.4 4.3 3.9 3.4 2.9 2.7 2.6 2.7 2.7 2.5 2.2 2.1 2.3 2.5 2.3 74.4 4.4 3.1

PULLINQUE 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4 10.5 11.3 20.8 20.4 20.5 20.5 20.4 20.4 24.3 25.2 21.5 20.3 20.4 20.4 20.4 20.4 20.3 10.2 410.3 25.2 17.1

RECA 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 8.0 0.3 0.3

PANGUIPULLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DONAHILDA 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 10.2 0.4 0.4

MUCHI 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0

LASFLORES 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 29.7 1.4 1.2

PEHUI 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 5.6 0.4 0.2

LICAN 7.9 6.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 6.5 6.6 6.5 6.4 6.4 6.2 6.1 7.2 14.9 16.3 16.4 16.3 16.4 14.0 162.2 16.4 6.8

CUMBRES 9.6 9.6 9.7 9.6 9.6 9.5 9.5 9.4 9.4 9.0 9.3 9.3 9.2 9.2 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.8 9.8 9.7 9.7 9.8 227.6 9.8 9.5

SANTAISABEL 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 13.5 0.6 0.6

LOSCORRALES-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSCORRALES-2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 13.4 0.6 0.6

MSA-1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 3.5 0.1 0.1

PICHILONCO 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.5 0.6 0.5

DONWALTERIO 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 75.5 3.2 3.1

MELO 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 50.6 2.2 2.1

CONTRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURILEUFU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELARRAYAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANCOA 20.8 21.2 21.2 21.1 20.8 21.2 21.3 22.4 20.1 21.4 20.8 20.8 22.2 21.3 20.0 21.1 21.4 22.3 19.6 22.8 19.4 21.4 21.1 20.8 506.3 22.8 21.1

LAVINA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 12.2 0.5 0.5

SANTAELENA 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 10.4 0.4 0.4

TRANQUIL 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 14.6 0.7 0.6

ELTORO 267.0 284.0 280.0 285.0 286.0 288.0 292.0 280.0 272.0 288.0 292.0 288.0 288.0 288.0 278.0 272.0 280.0 280.0 280.0 284.0 271.0 269.0 273.0 249.0 6714.0 292.0 279.8

ANTUCO 140.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 130.0 138.0 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 139.0 142.0 160.0 159.0 160.0 159.0 160.0 160.0 3448.0 160.0 143.7

ABANICO 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 33.0 34.0 35.0 34.0 34.0 35.0 809.0 35.0 33.7

RUCUE 71.0 72.0 71.0 71.0 70.0 68.0 68.0 62.0 69.0 72.0 73.0 72.0 70.0 70.0 70.0 69.0 69.0 70.0 71.0 72.0 72.0 76.0 82.0 82.0 1712.0 82.0 71.3

QUILLECO 30.0 31.0 28.0 29.0 29.0 29.0 28.0 29.0 27.0 28.0 28.0 30.0 31.0 30.0 27.0 28.0 29.0 29.0 30.0 29.0 31.0 30.0 32.0 34.0 706.0 34.0 29.4

LAJA1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RAPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANUTILLAR 60.0 112.0 84.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 80.0 25.0 0.0 400.0 112.0 16.7

CIPRESES 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 60.0 32.0 53.0 60.0 60.0 274.0 60.0 11.4

OJOSDEAGUA 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.6 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 110.9 4.7 4.6

LAMINA 19.9 19.9 19.9 20.0 20.0 20.2 20.3 20.2 20.2 20.3 20.3 20.3 20.3 20.0 19.8 19.8 19.7 19.6 19.6 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 477.8 20.3 19.9

ISLA 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 50.0 51.0 50.0 64.0 56.0 64.0 66.0 66.0 1283.0 66.0 53.5

CURILLINQUE 76.0 60.0 60.0 59.0 60.0 60.0 55.0 52.0 52.0 55.0 62.0 59.0 61.0 62.0 61.0 60.0 60.0 59.0 59.0 62.0 79.0 65.0 71.0 80.0 1489.0 80.0 62.0

LOMAALTA 9.0 30.0 25.0 24.0 25.0 25.0 24.0 21.0 22.0 22.0 25.0 25.0 25.0 26.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.0 10.0 29.0 28.0 28.0 572.0 30.0 23.8

LOSHIERROS 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.9 5.7 5.6 6.0 5.9 5.8 5.8 5.8 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 5.7 5.5 5.6 5.5 137.3 6.0 5.7

LOSHIERROS-2 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 25.7 1.2 1.1

COLBUN 395.0 163.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 289.0 375.0 304.0 300.0 1876.0 395.0 78.2

MACHICURA 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 528.0 22.0 22.0

CHIBURGO 0.0 16.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.0 18.0 8.2

SANCLEMENTE 3.3 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.0 3.0 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 78.0 3.3 3.3

SANIGNACIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEHUENCHE 194.0 177.0 146.0 169.0 154.0 160.0 200.0 176.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.0 191.0 153.0 150.0 1947.0 200.0 81.1

RALCO 445.0 401.0 277.0 201.0 158.0 175.0 245.0 259.0 215.0 313.0 235.0 165.0 242.0 220.0 207.0 165.0 173.0 204.0 207.0 335.0 299.0 470.0 527.0 425.0 6563.0 527.0 273.5

PALMUCHO 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 720.0 30.0 30.0

PANGUE 256.0 192.0 158.0 103.0 150.0 117.0 185.0 171.0 98.0 195.0 187.0 115.0 102.0 107.0 99.0 95.0 90.0 91.0 134.0 175.0 173.0 232.0 284.0 202.0 3711.0 284.0 154.6

ANGOSTURA 120.0 153.0 163.0 107.0 87.0 137.0 224.0 242.0 76.0 48.0 47.0 47.0 47.0 87.0 130.0 129.0 49.0 47.0 47.0 47.0 47.0 73.0 128.0 129.0 2411.0 242.0 100.5

PE-SIERRAGORDA 2.7 7.4 8.8 5.4 16.6 21.2 37.4 45.0 40.2 11.3 0.0 3.2 31.9 63.4 81.9 95.1 102.5 102.7 97.9 76.7 67.2 26.6 0.5 0.4 945.8 102.7 39.4

PE-VALLEDELOSVIENTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 5.5 8.5 10.8 10.6 1.7 0.0 1.4 36.3 81.0 86.7 87.2 84.5 85.5 86.2 81.8 65.3 51.6 12.7 0.0 798.5 87.2 33.3

PE-TALTAL 2.3 2.1 1.9 2.1 2.2 2.3 2.2 2.5 7.7 6.3 2.5 2.1 4.6 32.9 46.3 37.1 43.5 51.0 43.8 33.9 16.4 3.1 2.3 2.5 353.5 51.0 14.7

PE-SARCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-SANJUAN 147.7 117.2 82.4 82.0 118.4 127.1 90.8 37.6 20.9 9.2 1.6 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 12.8 55.3 74.4 109.5 124.8 111.0 74.9 53.7 1454.1 147.7 60.6

PE-CABOLEONES 74.4 48.6 34.2 42.2 65.2 72.0 54.5 19.0 11.0 3.1 0.5 0.1 6.9 1.3 1.5 5.0 14.6 36.7 40.0 57.6 57.6 62.6 48.9 26.6 784.1 74.4 32.7

PE-PUNTACOLORADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.6 9.7 9.6 6.7 6.5 6.5 5.4 8.0 6.0 3.1 0.9 0.6 0.0 68.0 9.7 2.8

PE-ELARRAYAN 95.7 92.8 82.8 85.8 84.6 80.6 84.6 90.8 89.8 62.4 39.2 42.5 36.8 35.6 34.3 40.6 35.3 44.6 46.5 55.2 67.8 54.9 69.8 72.1 1525.1 95.7 63.5

PE-LOSCURUROS 12.9 15.6 16.2 12.6 7.7 0.8 0.4 0.7 0.9 5.8 13.5 32.7 41.1 61.6 53.2 45.8 44.0 44.0 49.5 64.0 59.7 45.6 35.7 21.7 685.7 64.0 28.6

PE-TALINAYORIENTE 41.2 48.0 47.2 54.3 23.3 28.2 30.9 26.3 26.4 22.0 26.3 57.9 71.3 58.3 44.7 38.0 35.9 35.9 35.9 35.9 59.3 72.3 65.4 43.4 1028.2 72.3 42.8

PE-TALINAYPONIENTE 52.1 50.8 45.0 44.0 33.8 27.7 31.1 41.6 41.8 37.7 30.0 39.6 41.3 36.2 29.6 25.2 24.0 24.0 24.0 46.8 51.5 54.6 57.7 55.7 945.7 57.7 39.4

PE-PUNTASIERRA 64.9 53.6 51.0 56.6 41.8 31.7 27.2 19.2 17.0 10.3 15.4 32.7 36.5 47.8 41.0 35.6 33.9 33.8 33.8 33.8 76.4 80.5 75.3 74.5 1024.1 80.5 42.7

PE-MONTEREDONDO 9.6 9.6 11.5 10.1 6.8 3.0 3.0 2.9 3.2 3.4 6.7 12.9 15.3 20.7 24.4 19.7 18.6 18.7 18.8 18.8 20.3 23.3 18.1 15.7 315.1 24.4 13.1

PE-CANELA 5.8 5.1 3.7 5.1 4.9 4.0 3.1 2.1 1.4 1.5 1.8 2.0 1.6 3.6 6.2 7.0 9.4 12.1 11.8 10.8 6.3 5.8 2.9 2.8 120.6 12.1 5.0

PE-CANELA-2 34.8 29.2 24.0 32.2 27.4 32.9 27.2 23.1 23.9 20.7 20.0 21.4 15.6 13.5 21.2 19.6 20.2 19.7 20.4 31.7 40.2 36.8 33.5 36.1 625.3 40.2 26.1

PE-TOTORAL 17.0 16.6 15.2 15.0 12.7 11.8 10.6 8.9 4.5 0.8 3.8 5.8 5.8 7.6 8.2 8.9 21.7 22.7 20.1 20.0 20.3 23.1 20.5 15.5 317.1 23.1 13.2

PE-PUNTAPALMERAS 23.2 19.4 18.0 21.8 17.6 17.1 13.8 11.5 9.1 7.4 9.0 10.0 8.2 14.0 20.1 20.0 18.0 18.0 18.0 18.0 22.0 24.2 23.9 28.4 410.8 28.4 17.1

PE-UCUQUER 0.4 1.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.7 3.2 1.2 1.3 1.6 1.0 0.7 1.0 1.3 3.3 5.5 4.6 4.9 6.9 7.9 7.9 5.2 4.4 74.8 7.9 3.1

PE-UCUQUER-2 1.7 3.1 4.1 2.9 3.2 3.3 3.7 4.4 2.5 1.8 2.0 1.2 0.7 1.4 1.1 5.1 6.8 6.4 5.6 6.5 8.6 10.2 9.3 8.1 103.4 10.2 4.3



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-12-2019 22-12-2019
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PE-LASPENAS 8.4 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.3 7.7 7.8 4.8 4.0 3.7 2.9 5.7 7.1 7.7 7.4 8.3 8.2 8.0 8.2 8.3 8.4 8.2 174.6 8.4 7.3

PE-CUEL 23.5 21.9 18.0 20.6 23.2 15.9 14.2 17.1 15.3 14.3 9.1 7.1 7.2 9.4 9.4 9.8 12.4 17.1 21.3 23.9 26.8 28.4 24.9 25.5 416.5 28.4 17.4

PE-LAESPERANZA 7.8 8.0 7.7 7.4 8.3 6.8 6.4 6.6 7.1 5.7 5.1 3.0 5.6 4.2 5.5 6.3 7.5 6.4 7.6 7.7 7.6 8.4 8.1 8.7 163.5 8.7 6.8

PE-LOSBUENOSAIRES 17.2 14.2 14.0 14.6 18.4 12.0 11.4 14.8 13.2 15.0 11.6 6.9 8.2 9.2 9.0 14.9 18.0 15.4 19.9 22.1 18.7 18.8 16.6 18.7 352.6 22.1 14.7

PE-LEBU 2.9 2.8 3.0 3.0 1.7 1.9 1.8 1.7 1.5 2.4 2.0 1.8 2.4 2.1 1.7 1.8 1.9 1.7 1.3 1.5 1.0 0.8 1.0 1.2 44.9 3.0 1.9

PE-LEBU-3 1.4 1.7 1.8 1.4 1.3 0.9 0.6 0.6 0.8 1.1 1.0 1.0 0.9 1.0 1.1 0.8 0.9 0.8 0.6 0.7 0.4 0.6 0.4 0.5 22.5 1.8 0.9

PE-RAKI 6.9 6.9 8.0 6.9 5.5 6.8 6.8 6.2 2.5 2.4 3.0 3.2 2.9 3.6 4.4 4.1 4.2 2.9 2.6 2.0 2.2 1.8 2.8 3.9 102.6 8.0 4.3

PE-HUAJACHE 5.3 5.4 5.8 5.1 4.6 5.2 5.3 4.7 2.1 2.2 2.8 2.7 2.4 3.1 3.4 3.2 3.4 2.6 2.4 1.7 1.9 1.4 2.2 3.2 82.0 5.8 3.4

PE-ELNOGAL 5.8 3.8 4.4 4.6 5.1 4.0 3.3 3.8 0.3 0.4 0.5 0.4 0.2 0.0 0.0 0.7 3.4 0.6 1.0 0.8 0.8 1.1 1.2 3.8 50.1 5.8 2.1

PE-SANGABRIEL 172.6 180.9 180.4 170.7 176.2 174.9 172.9 163.7 134.5 90.9 65.2 68.0 84.7 83.2 80.0 109.8 119.2 112.3 149.7 142.5 155.6 150.8 155.8 117.0 3211.5 180.9 133.8

PE-RENAICO 81.4 81.5 85.9 76.2 76.0 80.1 72.3 70.2 70.1 46.2 43.7 42.0 39.7 41.3 47.0 53.5 52.7 52.5 76.5 73.4 64.0 77.4 62.6 73.1 1539.1 85.9 64.1

PE-AURORA 48.9 19.3 4.4 5.4 5.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 1.9 2.3 21.4 41.3 42.8 41.0 47.6 65.9 56.6 41.7 449.1 65.9 18.7

PE-SANPEDRO 4.6 6.2 6.5 6.4 8.1 10.9 12.7 18.3 16.9 20.1 21.0 21.5 27.2 28.0 29.1 30.3 30.7 31.9 34.9 34.1 33.0 31.9 30.5 26.9 521.7 34.9 21.7

PE-SANPEDRO-2 6.9 12.5 23.6 16.5 19.9 20.0 23.4 26.1 23.6 24.8 23.9 24.1 31.7 35.0 41.2 42.2 44.2 45.6 51.2 50.4 49.5 43.9 41.3 43.7 765.2 51.2 31.9

PFV-ELAGUILA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.9 1.3 1.6 1.8 1.8 1.8 1.6 1.4 0.9 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 1.8 0.6

PFV-PAMPACAMARONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 3.8 4.8 5.0 5.4 5.0 5.4 5.4 5.4 5.2 4.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 5.4 2.3

PFV-POZOALMONTE-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-POZOALMONTE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4 1.4 0.6 0.4 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 1.3 4.9 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 4.9 0.6

PFV-POZOALMONTE-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 10.2 12.6 13.0 13.8 14.0 14.0 13.8 13.7 13.5 13.0 11.9 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 151.8 14.0 6.3

PFV-LOSPUQUIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LAHUAYCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CALAMA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 7.9 8.8 8.7 8.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.7 7.8 3.9 0.1 0.0 0.0 0.0 102.0 9.0 4.2

PFV-JAMA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 25.4 27.8 28.5 28.4 29.4 30.4 30.3 29.7 29.7 28.6 25.8 12.0 0.2 0.0 0.0 0.0 336.1 30.4 14.0

PFV-JAMA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 18.0 19.6 20.2 20.2 20.7 21.2 21.1 20.8 20.7 19.9 17.9 8.1 0.1 0.0 0.0 0.0 235.9 21.2 9.8

PFV-MARIAELENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 43.7 52.8 53.2 56.3 58.1 57.8 56.6 57.6 57.8 54.7 47.4 18.4 0.3 0.0 0.0 0.0 625.0 58.1 26.0

PFV-FINISTERRAE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 91.4 114.6 115.8 117.2 117.2 116.2 115.1 114.3 114.0 111.6 98.6 38.1 0.5 0.0 0.0 0.0 1286.2 117.2 53.6

PFV-PUERTOSECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 8.2 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.3 4.3 0.1 0.0 0.0 0.0 104.4 9.0 4.3

PFV-CERRODOMINADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 78.3 93.7 95.3 95.4 95.2 95.3 94.7 94.8 94.8 94.2 86.1 36.8 0.7 0.0 0.0 0.0 1074.3 95.4 44.8

PFV-BOLERO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 96.2 113.2 117.4 120.0 119.8 122.7 122.3 121.3 119.0 115.8 103.8 46.8 1.1 0.0 0.0 0.0 1344.3 122.7 56.0

PFV-URIBESOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 37.1 47.3 50.1 50.4 50.5 50.5 50.5 50.5 50.5 49.2 44.3 25.8 0.9 0.0 0.0 0.0 560.9 50.5 23.4

PFV-ANDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 16.5 19.0 19.5 19.8 19.4 19.3 19.8 19.5 19.8 19.2 17.2 7.6 0.1 0.0 0.0 0.0 221.4 19.8 9.2

PFV-HUATACONDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 27.9 58.6 70.2 72.5 73.5 73.6 73.0 72.5 68.4 62.4 46.7 19.4 1.2 0.0 0.0 0.0 722.8 73.6 30.1

PFV-BELLAVISTA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 6.6 7.8 8.8 8.9 8.8 8.8 8.7 8.7 8.8 8.8 7.8 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.6 8.9 4.1

PFV-LALACKAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 35.5 44.7 47.0 49.0 50.0 49.9 48.6 47.4 47.1 45.8 39.8 16.9 0.4 0.0 0.0 0.0 530.6 50.0 22.1

PFV-LALACKAMA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 10.5 14.2 15.2 15.7 15.1 15.2 15.5 15.3 15.2 14.5 11.4 4.8 0.2 0.0 0.0 0.0 165.6 15.7 6.9

PFV-CONEJO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 73.9 100.3 103.1 104.3 104.0 104.2 104.0 103.7 104.2 102.3 88.7 39.3 1.9 0.0 0.0 0.0 1153.5 104.3 48.1

PFV-PAMPASOLARNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 45.0 66.4 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 68.0 66.6 60.5 29.8 1.8 0.0 0.0 0.0 752.9 68.0 31.4

PFV-JAVIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 24.4 46.2 61.9 62.0 61.9 61.9 61.9 61.7 61.8 61.0 55.1 27.0 1.3 0.0 0.0 0.0 652.0 62.0 27.2

PFV-CHANARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 13.9 32.3 33.6 33.5 33.6 33.3 33.6 33.7 32.2 24.9 10.4 0.5 0.0 0.0 0.0 320.0 33.7 13.3

PFV-SALVADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 13.2 46.0 57.3 60.3 61.4 61.8 62.0 61.6 61.4 61.0 59.3 51.9 30.0 2.1 0.0 0.0 0.0 689.4 62.0 28.7

PFV-PILARLOSAMARILLOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DIEGODEALMAGRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.4 4.8 20.4 26.5 28.7 29.4 28.7 27.4 24.5 20.3 14.3 5.6 0.3 0.0 0.0 0.0 234.4 29.4 9.8

PFV-DAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CARRERAPINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 14.6 57.0 77.4 81.2 83.7 84.1 84.3 82.1 81.6 80.6 78.2 64.7 28.4 1.6 0.0 0.0 0.0 899.4 84.3 37.5

PFV-LUZDELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 35.7 102.2 122.1 129.7 133.8 134.1 133.4 132.2 132.5 131.7 126.4 110.6 59.4 4.5 0.0 0.0 0.0 1488.4 134.1 62.0

PFV-LLANODELLAMPOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 19.6 65.9 79.0 83.6 87.1 88.7 88.1 88.2 87.5 86.7 83.5 74.5 42.8 1.7 0.0 0.0 0.0 977.0 88.7 40.7

PFV-SANANDRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 24.7 37.4 41.3 43.3 43.2 42.9 42.4 41.9 41.9 41.7 40.2 34.6 15.3 0.6 0.0 0.0 0.0 497.6 43.3 20.7

PFV-PILOTOCARDONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.2 0.1

PFV-ESPERANZA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LASTERRAZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LOSLOROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 9.2 20.9 30.0 36.6 40.3 41.3 40.3 36.6 30.5 21.9 10.7 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 321.8 41.3 13.4

PFV-HORNITOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0

PFV-VALLESOLARESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.3 8.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.9 3.1 0.1 0.0 0.0 0.0 85.0 9.0 3.5

PFV-VALLESOLAROESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.8 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.2 3.0 0.1 0.0 0.0 0.0 85.8 9.0 3.6

PFV-CACHIYUYO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 6.3 9.0 9.1 9.1 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.7 4.7 0.2 0.0 0.0 0.0 102.0 9.1 4.3

PFV-MALAQUITA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 7.3 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.2 2.8 0.1 0.0 0.0 0.0 101.1 9.0 4.2

PFV-SANTACECILIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.1 1.6 1.9 2.1 2.2 2.1 2.0 1.7 1.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 2.2 0.7

PFV-HOMERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-MOSTAZAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 7.1 8.7 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 8.7 8.7 8.6 7.8 4.5 0.6 0.0 0.0 0.0 100.9 8.8 4.2

PFV-LAACACIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 4.2 6.4 6.9 7.0 6.9 6.7 6.5 6.4 5.9 5.9 4.1 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 70.1 7.0 2.9

PFV-ROVIAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 5.6 6.8 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.9 6.5 6.1 5.1 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 75.6 6.9 3.1

PFV-LALAJUELA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.6 0.8 1.4 2.3 3.4 4.4 4.1 4.0 3.4 4.3 5.5 4.2 4.2 0.5 0.0 0.0 0.0 45.1 5.5 1.9

PFV-ALTOSDETILTIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.7 1.2 1.4 1.4 1.6 1.4 1.3 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 1.6 0.4

PFV-AMPARODELSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.3 1.9 1.3 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 26.4 2.6 1.1

PFV-ELROBLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 1.1 2.8 4.7 7.7 8.5 8.2 7.8 7.7 7.7 6.9 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 66.2 8.5 2.8

PFV-LOSGORRIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.4 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 2.6 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 34.5 3.0 1.4

PFV-ELPITIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.2 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 2.8 2.6 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 33.7 3.0 1.4

PFV-LOSIERRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.7 1.2 1.1 1.6 1.6 1.7 1.4 1.5 1.2 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 13.4 1.7 0.6

PFV-SANTAADRIANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.6 0.9 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.3 0.9 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 13.0 1.7 0.5

PFV-RLA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.7 1.2 1.1 1.6 1.7 1.8 1.6 1.7 1.5 1.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 15.8 1.8 0.7

PFV-MARCHIGUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.2 8.2 2.4 2.9 5.4 6.1 6.6 7.4 8.5 5.2 0.0 8.8 5.4 0.8 0.0 0.0 0.0 71.0 8.8 3.0

PFV-MARCHIGUE-VII 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.6 0.7 1.3 1.5 1.6 1.4 1.4 2.1 1.7 1.2 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 15.6 2.1 0.6

PFV-ESPERANZA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 7.2 8.6 8.8 8.7 8.4 8.2 8.4 8.3 8.5 8.3 7.8 4.5 0.5 0.0 0.0 0.0 99.0 8.8 4.1

PFV-POBLACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.2 2.6 2.5 2.4 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.2 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 28.6 2.6 1.2

PFV-PORTEZUELO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.3 2.2 2.2 2.4 2.5 2.1 1.7 1.9 1.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 18.1 2.5 0.8

PFV-VITUCO2B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.1 2.6 2.7 2.6 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 30.2 2.7 1.3

PFV-ELPILPEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.3 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 2.9 2.6 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 33.2 3.0 1.4

PFV-LAUREL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.3 5.4 5.8 5.6 5.8 6.2 6.0 6.0 6.1 5.9 5.3 2.9 0.4 0.0 0.0 0.0 67.1 6.2 2.8

PFV-DONIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 5.8 7.0 7.3 7.2 6.7 6.8 7.2 7.5 5.3 3.8 5.4 2.9 0.2 0.0 0.0 0.0 73.5 7.5 3.1

PFV-CRUCERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.0 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.4 2.2 0.0 0.0 2.4 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 23.2 2.6 1.0

PFV-LUDERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.3 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.5 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 33.8 3.0 1.4

PFV-OVEJERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 5.9 7.7 8.1 8.3 8.3 8.4 8.2 8.2 8.0 7.8 6.9 3.7 0.4 0.0 0.0 0.0 92.2 8.4 3.8

PFV-ELROMERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 48.7 102.4 145.7 173.3 189.6 194.6 192.1 180.3 154.2 114.1 61.8 13.8 0.6 0.0 0.0 0.0 1578.2 194.6 65.8

PFV-ELPELICANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 71.7 94.4 99.2 99.7 99.0 99.7 100.0 100.0 100.0 97.9 84.2 40.1 3.0 0.0 0.0 0.0 1110.4 100.0 46.3

PFV-LASILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 1.6 0.7

PFV-PUNTABAJASOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 1.7 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 21.9 2.0 0.9

PFV-SOLDELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 1.8 2.3 2.6 2.7 2.7 2.5 2.1 1.5 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 2.7 0.9

PFV-LUNADELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.4 1.9 2.3 2.6 2.7 2.6 2.3 1.9 1.3 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4 2.7 0.8



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-12-2019 22-12-2019
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    MWh MWh/h MWh/h

PFV-TAMBOREAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.3 1.8 2.2 2.5 2.6 2.6 2.5 2.1 1.6 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 2.6 0.9

PFV-LAGUNILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.3 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 29.8 2.7 1.2

PFV-SDGx01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 0.5 0.7 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.7 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 1.0 0.3

PFV-LACHAPEANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 20.7 2.5 0.9

PFV-ALTURASDEOVALLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.4 3.7 4.6 5.2 5.2 5.1 4.6 4.1 2.9 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 40.7 5.2 1.7

PFV-TALHUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.5 2.9 2.9 2.9 2.9 2.2 2.1 2.7 2.5 1.8 2.5 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 30.7 2.9 1.3

PFV-SANTACLARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.0 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 31.4 2.7 1.3

PFV-ANTAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.9 5.3 8.2 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.7 6.7 3.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 79.7 9.0 3.3

PFV-LASMOLLACAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 1.5 1.9 2.2 2.4 2.3 2.2 2.0 1.5 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 2.4 0.8

PFV-ELDIVISADERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 35.4 3.0 1.5

PFV-LOMASCOLORADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.2 1.5 1.7 1.8 1.8 1.7 1.5 1.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 1.8 0.6

PFV-CASASBLANCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-BELLAVISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.8 2.0 2.3 2.4 2.5 2.4 2.4 2.2 1.9 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 2.5 1.0

PFV-SANTALAURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.4 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 24.5 2.6 1.0

PFV-MONTTSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 2.6 2.6 2.1 2.2 2.4 2.5 2.3 2.0 2.5 2.5 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 26.8 2.6 1.1

PFV-JAURURO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.7 0.9 1.4 1.2 1.4 1.4 1.3 1.1 1.2 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 12.3 1.4 0.5

PFV-CHUCHINI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.2 1.8 2.3 2.6 2.7 2.6 2.4 2.1 1.5 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 2.7 0.9

PFV-CHALINGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.0 2.1 1.9 2.4 2.3 2.4 2.3 2.1 1.6 1.5 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 22.7 2.4 0.9

PFV-ILLAPEL5X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9 2.7 2.7 2.5 2.8 2.8 2.8 2.6 2.4 2.0 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 2.8 1.2

PFV-ALICAHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.2 1.8 2.3 2.5 2.6 2.7 2.5 2.1 1.5 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 2.7 0.9

PFV_LA_LIGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.2 1.5 1.8 2.5 2.3 2.4 2.3 1.9 1.4 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 2.5 0.8

PFV-SANTAJULIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.4 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 2.9 2.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 33.3 3.0 1.4

PFV-CABILSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 1.7 2.2 2.5 2.6 2.6 2.3 1.9 1.4 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 2.6 0.8

PFV-ELQUEMADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.5 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 3.0 1.2

PFV-NILHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 0.8 0.3

PFV-MARIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.5 2.1 2.5 2.8 2.9 2.8 2.6 2.3 1.8 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 2.9 1.0

PFV-HORMIGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.1 1.6 1.9 1.6 1.0 1.8 1.2 1.2 1.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 1.9 0.6

PFV-ELBOCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.6 2.3 2.8 3.0 3.0 3.0 2.7 2.3 1.6 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 24.2 3.0 1.0

PFV-CANESA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 2.5 2.8 2.7 2.9 2.8 2.9 2.6 2.5 2.0 1.8 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 27.5 2.9 1.1

PFV-OLIVILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 5.3 8.0 8.6 8.6 8.6 8.8 8.7 8.7 8.6 8.2 6.6 3.3 0.5 0.0 0.0 0.0 94.1 8.8 3.9

PFV-ARIZTIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.8 1.8 2.1 2.0 2.0 2.1 1.9 2.2 1.9 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 21.8 2.2 0.9

PFV-PANQUEHUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 2.4 3.7 4.6 5.2 5.3 5.3 4.9 4.0 2.8 1.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 41.1 5.3 1.7

PFV-PICURIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.2 2.7 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 32.6 2.9 1.4

PFV-TILTIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LUNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 0.6 0.6 1.1 1.7 1.6 1.6 1.4 1.7 1.3 1.2 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 14.3 1.7 0.6

PFV-ELQUEULE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.1 0.0 2.6 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 4.9 3.8 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 4.9 0.8

PFV-OCOA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.7 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 3.0 1.5

PFV-CHIMBARONGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.0 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.3 0.9 2.1 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 27.4 2.6 1.1

PFV-LOSLIBERTADORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CATANSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.5 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3 2.8 1.2

PFV-VILLAPRAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.1 2.8 2.9 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 32.3 3.0 1.3

PFV-LOSPATOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.5 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.7 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 34.8 3.0 1.4

PFV-LAFRONTERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 2.3 3.1 3.8 3.1 4.7 4.5 4.1 3.5 2.4 1.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 34.6 4.7 1.4

PFV-RANGUIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.0 1.1 1.2 1.2 1.3 1.1 1.9 1.7 1.7 1.6 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 15.8 1.9 0.7

PFV-TALCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 2.5 2.9 3.3 4.1 4.1 6.2 6.6 5.2 5.0 5.1 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 48.8 6.6 2.0

PFV-LASPERDICES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.9 1.0 1.2 1.2 1.9 1.9 1.7 1.9 1.8 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 15.6 1.9 0.6

PFV-QUILAPILUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 14.3 60.1 85.1 91.2 92.9 93.8 94.5 94.0 92.6 91.9 88.9 80.1 45.0 6.4 0.0 0.0 0.0 1030.9 94.5 43.0

PFV-TECHOSDEALTAMIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PIRQUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 2.4 2.5 2.6 2.5 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 28.0 2.6 1.2

PFV-FOTOVOLTSOLAR-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.6 0.2

PFV-FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-BLANQUINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 5.5 8.2 8.8 8.9 8.9 8.9 8.8 8.7 8.5 7.8 6.5 3.3 0.5 0.0 0.0 0.0 95.0 8.9 4.0

PFV-TRICAHUE2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 1.2 2.1 2.9 3.6 5.5 5.1 5.3 4.0 5.6 3.7 3.2 1.9 0.6 0.0 0.0 0.0 46.7 5.6 1.9

PFV_SAN_ISIDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.6 0.2

PFV-SANPEDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.3 2.0 2.4 2.7 2.8 2.8 2.5 2.1 1.5 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 2.8 0.9

PFV-LASTURCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.2 2.8 2.9 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 2.8 2.4 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 32.6 3.0 1.4

PFV-PAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 1.3 1.6 1.7 1.8 1.8 1.7 1.5 1.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 1.8 0.6

PFV-DONACARMEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 6.6 13.3 21.2 28.0 34.0 16.7 14.9 15.3 14.3 14.9 13.2 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 195.7 34.0 8.2

PFV-SANTUARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 3.0 1.2

PFV-CALLELARGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.2 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.6 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 33.6 3.0 1.4

PFV-CASUTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4 1.5 1.6 1.6 2.0 1.8 1.9 1.9 1.8 1.5 1.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 19.2 2.0 0.8

PFV-ENCONSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.4 7.2 7.5 7.6 7.9 7.9 7.7 7.7 7.7 7.5 6.4 2.9 0.3 0.0 0.0 0.0 82.4 7.9 3.4

PFV-LAMANGA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.1 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.6 1.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 1.9 0.7

PFV-CORDILLERILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 11.3 1.0 0.5

PFV-ALTOSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.4 2.1 2.5 2.8 2.9 2.9 2.6 2.2 1.7 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 2.9 1.0

PFV-JOSESOLERM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.9 0.7 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 6.9 0.9 0.3

PFV-LASCODORNICES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.2 0.3 0.4 1.2 0.9 1.7 1.5 1.4 1.7 1.3 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 1.7 0.5

PFV-ELCERNICALO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.3 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 18.3 1.6 0.8

PFV-ELCERNICALO-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 17.1 1.5 0.7

PFV-CHINCOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.1 3.0 2.8 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 36.2 3.1 1.5

PFV_VILLA_SECA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 1.5 1.1 1.3 0.8 1.4 1.1 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 10.9 1.5 0.5

PFV-LASPALOMAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.6 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 35.3 3.1 1.5

PFV-LASLECHUZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.2 0.3 0.9 1.0 1.4 1.5 1.6 2.1 1.5 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 2.1 0.5

PFV-LUCESOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.7 1.0 1.2 1.7 1.7 1.8 1.6 1.3 1.2 1.1 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 15.3 1.8 0.6

PFV-VALLEDELALUNA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 2.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 28.6 2.6 1.2

PFV-CRUZSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.6 1.8 1.8 2.1 2.5 2.4 2.4 2.5 2.6 2.0 2.2 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 25.7 2.6 1.1

PFV-SANFRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.2 2.8 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 1.9 2.5 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 32.4 3.0 1.4

PFV-LIPANGUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 1.0 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.0 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 1.3 0.4

PFV-LAQUINTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.0 2.6 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.3 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 31.0 2.8 1.3

PFV-CUZCUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 1.9 2.1 2.2 2.1 2.2 1.1 2.1 2.1 1.7 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4 2.2 0.8

PFV-NORTECHICO1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1 1.9 0.8

PFV-LOMALOSCOLORADOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PERALILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.4 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.6 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 34.0 3.0 1.4

PFV-SANTIAGOSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 4.7 22.4 46.1 66.2 80.8 88.1 90.5 88.2 80.2 66.2 46.9 24.2 6.1 0.8 0.0 0.0 0.0 711.6 90.5 29.7

PFV-ELPIQUERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.4 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 30.3 2.7 1.3

PFV-PLACILLASOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-RODEO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.7 2.4 1.8 1.8 2.1 2.0 2.2 2.1 2.2 1.9 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 2.4 1.0

PFV-TUCUQUERE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.2 1.6 1.6 2.0 2.4 2.2 2.3 2.4 2.5 2.0 2.4 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 24.0 2.5 1.0

PFV-PEDREROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 2.3 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 30.5 2.8 1.3



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-12-2019 22-12-2019
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-DONEUGENIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.0 0.0 0.2 2.5 2.5 2.5 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 22.6 2.5 0.9

PFV-CHANCON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.0 1.0 1.6 1.5 1.3 2.5 2.0 1.7 1.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 15.5 2.5 0.6

PFV-ELSAUCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.3 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.6 2.6 2.6 2.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 2.9 1.3

PFV-SANTAROSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 7.0 8.6 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 8.4 7.5 3.9 0.3 0.0 0.0 0.0 100.3 8.9 4.2

PFV-LASARAUCARIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GMAR_DIESEL 0.0 0.0 3.0 5.4 7.0 7.2 7.2 7.2 6.7 7.1 7.0 6.6 6.6 6.0 5.6 4.5 5.6 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96.8 7.2 4.0

M1AR_DIESEL 0.0 0.0 0.4 1.8 2.0 2.3 2.1 2.1 2.2 2.3 2.2 2.0 2.3 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.6 2.4 1.4

M2AR_DIESEL 0.0 0.0 0.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.4 1.5 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.3 1.5 0.9

IQUIQUE-MAIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MIIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MSIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-SUIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-TGIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_2-5_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_6_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_13_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_7-12_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTTAR_CARBÓN 89.1 90.0 90.2 84.4 68.9 64.8 64.1 64.2 64.8 65.0 64.6 72.6 85.5 85.2 83.8 66.0 60.1 64.6 67.3 73.4 73.5 73.0 73.4 72.3 1760.7 90.2 73.4

TGTAR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG1_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG2_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG3_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG4_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG5_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG5_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG6_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG6_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CERROPABELLON-U1_GEO 16.7 16.9 17.2 17.4 17.4 17.5 17.5 17.6 16.9 15.5 15.0 15.0 15.0 15.1 15.6 15.5 15.7 15.8 15.9 16.2 16.8 17.2 17.3 17.5 394.1 17.6 16.4

CERROPABELLON-U2_GEO 8.6 9.0 9.1 9.1 9.2 9.1 9.1 9.1 8.8 8.6 8.3 8.0 7.6 7.8 8.0 7.6 7.6 7.6 7.7 7.9 8.3 8.5 8.7 8.9 202.1 9.2 8.4

NORGENER-NTO1_CAR 129.1 129.9 129.7 129.1 130.3 129.9 129.8 130.4 109.9 68.1 66.8 66.7 66.8 66.8 66.4 66.4 66.6 66.6 87.4 130.5 133.7 131.2 132.3 132.3 2496.7 133.7 104.0

NORGENER-NTO2_CAR 126.4 128.7 130.1 130.9 131.8 132.0 132.7 132.3 108.1 66.5 65.9 65.7 65.7 65.7 65.3 65.2 65.6 65.5 87.6 123.9 128.2 128.7 127.5 129.3 2469.3 132.7 102.9

U12_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U13_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U14_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U15_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TG_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TG_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TG_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_GAS NATURAL 26.8 27.1 27.0 27.3 27.3 27.3 27.7 26.9 28.1 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 698.5 30.2 29.1

TG3_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG1_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 39.9 47.8 94.8 47.8 3.9

KELAR TG1_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG2_GAS NATURAL 88.1 88.6 88.3 88.4 88.4 88.8 89.1 88.2 87.2 90.1 89.1 88.7 88.8 88.9 88.1 87.9 88.4 88.4 88.5 145.6 165.2 165.6 166.3 151.3 2476.0 166.3 103.2

KELAR TG2_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TV_GAS NATURAL 53.4 53.4 53.4 53.2 53.2 53.2 53.7 53.0 52.4 54.2 53.7 53.5 53.8 53.8 53.3 53.3 53.6 53.4 53.4 71.8 79.3 79.6 81.0 77.0 1403.5 81.0 58.5

KELAR TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANGAMOS-ANG1_CAR 87.0 95.4 143.9 143.5 130.0 88.8 88.8 90.7 87.7 117.3 131.4 130.6 130.8 82.2 80.1 110.7 94.1 91.7 91.9 141.2 229.5 228.6 260.3 274.7 3151.0 274.7 131.3

ANGAMOS-ANG2_CAR 231.2 228.8 192.1 181.5 190.8 213.9 232.1 233.0 228.3 236.1 232.6 232.1 232.5 235.7 250.2 219.3 241.8 241.4 240.5 267.2 276.1 275.6 276.5 276.0 5665.1 276.5 236.0

CCH1_CARBÓN 273.5 273.5 273.5 273.5 273.5 273.5 273.5 270.7 188.5 141.9 241.2 273.8 273.8 273.8 273.8 273.0 271.4 273.4 273.5 273.5 273.5 273.5 273.5 273.5 6310.9 273.8 263.0

CCH2_CARBÓN 273.9 273.9 273.3 273.8 273.7 273.8 273.3 270.7 182.6 156.1 245.5 274.8 273.9 273.9 274.8 274.6 274.4 274.2 273.3 273.6 274.7 274.9 274.3 275.1 6337.2 275.1 264.0

MEJILLONES-CTM1_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-CTM2_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TG_GAS NATURAL 152.0 152.0 156.0 153.0 156.0 151.0 154.0 151.0 154.0 152.0 152.0 149.0 149.0 150.0 149.0 149.0 147.0 147.0 148.0 151.0 148.0 152.0 150.0 151.0 3623.0 156.0 151.0

CTM3-TG_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TG_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_GAS NATURAL 81.0 81.0 84.0 83.0 83.0 81.0 84.0 81.0 82.0 83.0 83.0 81.0 81.0 82.0 79.0 81.0 80.0 80.0 81.0 81.0 80.0 81.0 81.0 81.0 1955.0 84.0 81.5

CTM3-TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-IEM_CAR 240.0 270.0 350.0 360.0 370.0 360.0 380.0 380.0 360.0 360.0 380.0 370.0 360.0 360.0 380.0 370.0 360.0 360.0 380.0 380.0 360.0 370.0 370.0 370.0 8600.0 380.0 358.3

ANDINA-CTA_CAR 169.0 168.0 169.0 168.0 169.0 169.0 169.0 168.0 144.0 137.0 165.0 167.0 167.0 168.0 167.0 168.0 167.0 168.0 167.0 169.0 167.0 169.0 169.0 168.0 3976.0 169.0 165.7

HORNITOS-CTH_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1A_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1A_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1B_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2A_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2A_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 35.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2 35.9 1.5

TG2B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2B_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV1C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-12-2019 22-12-2019
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

TV1C_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV2C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV2C_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PAM_COGEN 16.8 17.0 17.0 17.1 17.2 17.3 17.3 17.3 17.6 17.2 16.7 16.4 16.6 16.5 16.1 16.2 16.0 16.3 16.6 16.6 16.8 16.8 16.7 16.6 402.5 17.6 16.8

ENAEX CUMMINS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ENAEX DEUTZ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAPORTADA-TECNET_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INACAL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AGB_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DALMAGRO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SALVADOR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EMELDA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EMELDA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-1_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-2_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-3_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-4_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CENIZAS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TERMOPACIFICO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CARDONES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GUACOLDA-1_CAR 142.0 142.0 142.0 142.0 141.0 141.0 141.0 141.0 126.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 141.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 142.0 141.0 3380.0 142.0 140.8

GUACOLDA-2_CAR 148.0 148.0 148.0 149.0 149.0 149.0 146.0 146.0 123.0 127.0 148.0 147.0 148.0 148.0 148.0 148.0 148.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 149.0 148.0 3510.0 149.0 146.3

GUACOLDA-3_CAR 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 115.0 51.0 47.0 45.0 46.0 46.0 46.0 46.0 45.0 46.0 46.0 45.0 48.0 98.0 154.0 154.0 153.0 154.0 2309.0 154.0 96.2

GUACOLDA-4_CAR 22.0 44.0 123.0 142.0 142.0 141.0 94.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 39.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 81.0 139.0 140.0 142.0 142.0 143.0 1914.0 143.0 79.8

GUACOLDA-5_CAR 155.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 155.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 156.0 155.0 154.0 3739.0 156.0 155.8

HUASCO TV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HUASCO_IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HUASCO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PCOLORADA_IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PCOLORADA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PENON_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OLIVOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPINOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VENTANAS-1_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VENTANAS-2_CAR 90.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 89.0 92.0 92.0 92.0 92.0 93.0 91.0 89.0 88.0 94.0 94.0 94.0 89.0 95.0 106.0 128.0 146.0 147.0 2356.0 147.0 98.2

NUEVAVENTANAS_CAR 267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 258.0 193.0 96.0 86.0 86.0 119.0 203.0 207.0 204.0 203.0 207.0 143.0 134.0 133.0 210.0 250.0 250.0 252.0 252.0 4821.0 267.0 200.9

CAMPICHE_CAR 220.0 95.0 86.0 86.0 86.0 86.0 86.0 85.0 85.0 86.0 85.0 85.0 85.0 86.0 85.0 85.0 85.0 85.0 84.0 83.0 84.0 84.0 84.0 84.0 2185.0 220.0 91.0

COLMITO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLMITO_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONCON_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LIPIGASCONCON_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PLACILLA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTAY_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTOTORAL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAGVERDE-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAGVERDE-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-2_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-2_GAS 380.0 381.0 381.0 381.0 381.0 380.0 381.0 381.0 380.0 377.0 376.0 376.0 375.0 374.0 369.0 359.0 369.0 368.0 369.0 374.0 375.0 376.0 376.0 377.0 9016.0 381.0 375.7

NEHUENCO-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-2_GAS 338.0 369.0 369.0 370.0 369.0 369.0 194.0 169.0 170.0 170.0 170.0 173.0 172.0 173.0 173.0 174.0 175.0 173.0 174.0 173.0 325.0 370.0 373.0 372.0 6057.0 373.0 252.4

SANISIDRO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASVEGAS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSVIENTOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS 14.3 14.4 14.4 14.4 14.4 14.5 14.5 14.6 14.6 14.6 14.6 14.4 14.1 13.8 13.2 12.4 12.9 13.1 13.7 14.4 14.5 14.6 14.7 14.6 339.7 14.7 14.2

NUEVA RENCA CC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GLP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-12-2019 22-12-2019
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

NUEVARENCA_FA1_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RENCA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RENCA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAMARTA_COGEN 7.6 7.4 7.5 7.3 7.5 7.3 7.2 7.7 7.5 7.5 7.6 7.4 7.5 7.4 7.2 6.4 5.8 7.2 7.4 7.4 7.2 7.9 7.5 7.2 175.6 7.9 7.3

CMPCCORDILLERA_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LEPANTO_BIOGAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CMPCTISSUE_COGEN 0.7 0.7 0.6 0.5 0.6 0.6 0.8 0.9 1.0 0.8 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 8.9 1.0 0.4

CANDELARIA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EPACIFICO_COGEN 14.7 15.0 15.0 15.0 15.1 15.1 15.1 15.0 14.9 15.2 15.1 15.1 15.0 14.5 14.8 13.8 11.1 12.8 12.1 13.2 12.6 15.0 14.9 13.0 342.9 15.2 14.3

SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLIHUES_HFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLIHUES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-DS1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-DS2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TENO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TENO_GAS_50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CEMENTOSBIOBIO_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CEMENTOSBIOBIO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LICANTEN_COGEN 3.4 3.4 3.6 3.6 3.5 3.4 3.4 3.4 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 83.9 3.7 3.5

VINALES_COGEN 32.0 32.0 31.3 30.0 30.1 30.0 30.1 29.3 29.0 29.0 29.0 29.0 29.0 28.0 27.5 26.0 24.5 24.0 23.5 22.0 22.0 27.5 30.7 30.9 676.4 32.0 28.2

CONSTITUCION-1-ELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONSTITUCION-2-ELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CELCO_COGEN 6.6 6.7 7.5 7.3 7.3 6.9 7.6 8.0 7.1 6.2 7.3 6.5 7.2 7.9 7.0 6.1 9.3 11.0 10.0 9.9 9.0 5.2 8.2 8.6 184.4 11.0 7.7

RASOPOWER_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LINARES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANGREGORIO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-1_COGEN 6.5 6.5 5.7 5.6 5.9 5.4 5.5 5.6 6.4 6.5 6.4 6.5 6.8 5.2 2.1 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.4 1.4 1.3 91.0 6.8 3.8

NUEVAALDEA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-3_COGEN 24.3 28.2 29.8 40.5 41.9 36.2 29.4 33.1 32.7 34.8 35.5 36.5 39.5 39.6 39.1 39.8 37.8 33.5 30.6 35.8 31.3 29.2 31.2 29.4 819.5 41.9 34.1

LAJAEVE 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 30.0 2.0 1.3

MASISA_COGEN 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.6 5.6 5.6 134.5 5.7 5.6

YUNGAY-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-3_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTALIDIA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAFE_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CMPCLAJA_COGEN 16.2 14.7 15.4 14.3 13.1 12.5 16.9 16.2 15.2 15.2 18.5 17.9 18.6 18.5 26.1 26.5 28.7 27.0 25.6 28.6 31.1 27.5 26.8 22.7 493.8 31.1 20.6

CMPCPACIFICO_COGEN 6.5 9.9 7.5 8.6 10.4 11.5 12.1 14.7 10.0 7.2 12.6 10.8 10.3 12.5 11.9 12.4 13.9 11.3 11.0 9.7 9.8 8.7 9.9 13.5 256.7 14.7 10.7

PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN 2.4 1.2 0.4 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 0.4 0.6 0.9 0.0 7.7 2.4 0.3

LOSPINOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSGUINDOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSGUINDOS_2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHOLGUAN_COGEN 2.0 2.0 2.4 2.0 2.4 2.8 2.6 2.5 2.6 2.4 2.6 2.7 2.6 2.5 2.1 1.6 1.8 1.8 1.9 1.8 1.7 1.9 1.1 0.3 50.2 2.8 2.1

NEWEN_PROPANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_BUTANO           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_PRO_ BUT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PETROPOWER_PET 51.5 52.5 53.0 52.5 53.5 53.5 52.0 52.5 52.0 51.5 52.5 52.5 52.0 52.0 52.0 51.0 51.5 52.5 51.5 52.5 52.0 52.0 52.5 51.5 1252.5 53.5 52.2

ESCUADRON_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAMARIA_CAR 360.0 359.0 360.0 360.0 360.0 361.0 316.0 222.0 176.0 177.0 178.0 180.0 179.0 180.0 181.0 183.0 183.0 183.0 185.0 250.0 355.0 360.0 361.0 360.0 6369.0 361.0 265.4

CORONEL_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORONEL_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORONEL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BOCAMINA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BOCAMINA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HORCONES_TG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HORCONES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARAUCO_COGEN 11.7 12.4 13.8 11.3 9.2 10.5 10.8 11.3 7.9 6.5 8.2 8.8 8.5 8.6 8.6 9.1 7.7 6.5 8.4 9.1 9.3 9.1 8.4 11.9 227.4 13.8 9.5

LAUTARO-1_COGEN 25.8 25.9 25.8 25.9 25.9 25.6 19.3 15.2 20.5 25.2 26.0 26.0 26.0 26.0 25.8 24.6 25.9 25.6 20.8 23.9 25.6 25.5 26.0 25.9 588.8 26.0 24.5

LAUTARO-2_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VALDIVIA_COGEN 12.3 9.3 17.6 15.4 15.6 14.2 4.4 10.4 7.6 15.9 19.1 18.0 16.7 16.4 8.9 11.6 11.1 9.1 6.1 5.4 6.2 5.7 5.8 10.2 272.9 19.1 11.4

ANTILHUE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CALLECALLE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHUYACA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAPEN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ALMENDRADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRINCAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CALFUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DEGAN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILOE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MONTEPATRIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PUNITAQUI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELMOLLE 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 23.6 1.0 1.0

BIOCRUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2 1.2 0.4

TOMAVAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

22-12-2019 22-12-2019
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PMGD-CORTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ERMITANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CASABLANCA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CASABLANCA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TAPIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURAUMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CHORRILLOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TREBALMAPOCHO 0.8 1.3 1.4 1.6 1.6 1.8 2.0 1.8 2.3 0.2 0.0 0.4 1.4 1.3 1.2 0.6 0.1 0.3 1.2 1.1 0.9 0.6 0.6 0.8 25.4 2.3 1.1

ELNOGAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

ESTANCILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-COPIULEMU 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 18.8 0.9 0.8

PMGD-ELCAMPESINO1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 4.2 0.4 0.2

PMGD-MIMBRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAIRENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASPAMPAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TAMM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILE_GEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ORAFTI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ENERGIA BIOBIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COELEMU 4.7 4.8 4.6 4.5 4.5 4.8 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.0 4.1 4.5 4.1 3.9 3.8 4.2 3.9 4.1 4.2 3.9 3.7 4.7 102.1 4.8 4.3

CAÑETE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRONGOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LEBU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TIRUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONTULMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSALAMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HBS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 0.9 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 0.9 0.3

HBS_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANCALI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PICOLTUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-MALLECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHUFKEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURACAUTIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LONQUIMAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EAGON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LPLAUTARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LPPANGUIPULLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

REY_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SOUTHERN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

WATTS-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

WATTS-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SKRETTINGOSORNO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CIRUELILO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MULTIEXPORT-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MULTIEXPORT-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELCANELO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SKRETTING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DANISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIOMAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SALMOFOOD-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHANGOS->CUMBRES C1 -248.2 -220.0 -167.6 -152.5 -153.1 -155.1 -149.1 -73.5 -1.2 -33.4 70.5 117.3 141.4 160.4 185.8 174.9 189.4 157.5 130.8 106.6 26.3 -25.3 -19.5 -20.7 41.8 189.4 1.7

CHANGOS->CUMBRES C2 -250.5 -222.4 -170.1 -155.1 -155.8 -157.8 -151.8 -76.3 -4.2 -36.4 67.3 114.0 138.0 157.0 182.3 171.5 186.0 154.1 127.4 103.3 23.2 -28.3 -22.5 -23.7 -30.8 186.0 -1.3

CUMBRES->CHANGOS C1 263.9 235.0 181.2 165.7 166.1 167.9 161.4 83.5 8.8 40.8 -65.7 -112.9 -136.9 -155.9 -181.4 -170.5 -185.2 -152.9 -125.7 -100.8 -18.5 34.1 28.1 29.2 159.2 263.9 6.6

CUMBRES->CHANGOS C2 263.8 234.8 180.9 165.4 165.8 167.7 161.2 83.1 8.2 40.3 -66.3 -113.5 -137.6 -156.5 -182.1 -171.2 -185.9 -153.5 -126.3 -101.3 -19.0 33.7 27.7 28.8 148.2 263.8 6.2

TOTAL HORA. 6725.3 6283.4 5890.4 5676.4 5591.1 5575.3 5359.9 5149.8 5154.0 5603.7 5760.8 5869.9 6050.9 6133.1 6131.3 6115.5 6021.5 6020.3 6037.4 6128.4 6370.9 7015.8 6977.4 6613.4 144,256        

TOTAL HORA. SING 2074 2119 2225 2218 2227 2198 2261 2375 2462 2423 2678 2747 2819 2855 2901 2884 2903 2854 2840 2754 2607 2570 2570 2562 61,128          

TOTAL SEN 8800 8403 8116 7894 7818 7773 7621 7525 7616 8027 8438 8617 8869 8988 9033 8999 8925 8874 8878 8882 8978 9586 9548 9176 205,384        

CONS. PROPIOS 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 4,197            

CONS. PROPIOS SING 184 184 187 195 196 197 197 197 197 197 203 202 197 196 196 196 203 196 190 184 184 188 188 188 4,642            

FLUJO CHANGOS->CUMBRES -513 -456 -350 -319 -320 -324 -312 -158 -11 -75 135 229 277 315 366 344 373 309 255 206 44 -61 -49 -51 -148              

PERDIDAS APROX. 168 148 134 125 122 121 112 109 116 133 151 162 174 180 183 181 177 174 172 174 179 209 208 187 3,798            

PERDIDAS APROX. SING 77 75 75 69 70 66 73 68 60 63 68 65 69 69 68 69 67 69 76 72 74 82 81 80 1,705            

DEMANDA APROX. 5870 5504 5232 5057 4974 4956 4762 4707 4852 5220 5569 5762 5979 6093 6139 6104 6042 5981 5946 5985 6061 6571 6546 6201 136,112        

DEMANDA APROX. SING 2327 2317 2313 2273 2281 2258 2303 2269 2217 2238 2271 2251 2276 2275 2271 2275 2260 2279 2320 2293 2306 2360 2350 2345 54,930          

HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DMAX   : 7015.8 7016



ANEXO Nº 3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 

22 de diciembre de 2019



Ultima 

Actualización:
22-12-2019 23:50

Hora Movi. Equipo / Central-Unidad Configuración MW Estado EO Consigna Consigna Instrucción Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de
Instalación Actual Operacional Combustibles Limitación Condición Comentario del Embalse Control

00:00 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - - - COLBUN
00:00 - COLBUN-1 COLBUN_sinv - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - A - COLBUN
00:00 - COLBUN-2 COLBUN_sinv - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - A - COLBUN
00:00 - ELTORO-1 TORO_sinv - N - CI - CPF Continúa participando en control primario de frecuencia. - - - ENEL GENERACION
00:00 - ELTORO-2 TORO_sinv - N - CI - CPF Continúa participando en control primario de frecuencia. - - - ENEL GENERACION
00:00 - ELTORO-3 TORO_sinv - N - CI - CPF Continúa participando en control primario de frecuencia. - - - ENEL GENERACION
00:00 - ELTORO-4 TORO_sinv - N - CI - CPF Continúa participando en control primario de frecuencia. - - - ENEL GENERACION
00:00 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - - - ENEL GENERACION
00:00 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - - - ENEL GENERACION
00:00 - RALCO-1 RALCO_sinv - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - - - ENEL GENERACION
00:00 - RALCO-2 RALCO_sinv - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - - - ENEL GENERACION
00:00 - PANGUE-1 RALCO_sinv - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - - - ENEL GENERACION
00:00 - COLBUN COLBUN - - - - - RE  Se declara en condición de Agotamiento - A - COLBUN
00:00 - RAPEL RAPEL - - - - - RE  Se declara en condición de Agotamiento - A - ENEL GENERACION
00:00 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - - - AES GENER
00:00 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - - - AES GENER
00:00 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - - - AES GENER
00:00 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR - N - AGC - AGC Continúa participando en control secundario con AGC. - - - AES GENER
00:08 - CIPRESES-1 CIPRESES_vloma 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION
00:09 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - PS - OM Finaliza participación en control secundario de frecuencia AGC - N - ENEL GENERACION
00:12 - PANGUE-2 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - ENEL GENERACION
00:15 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION
00:16 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR - PO - EP PCP EP Sincronizada en pruebas - - IF 3524 AES GENER
00:21 - CIPRESES-3 CIPRESES_vloma 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION

00:25 S/E CHARRUA 220 kV - - - - - - - SSCC-CT
S/E CHARRUA 220 kV: [-ELTORO-ANTUCO-BOCAMINA 2-PANGUE-RALCO-SANTA 

MARIA]. Bajar 3 kV.
- - - -

00:40 - LOMAALTA CIPRESES_sinv PC PO - PC - SIF - - - IF 3526 ENEL GENERACION
00:48 S/E PMONTT 220 kV - - - - - - - SSCC-CT S/E PMONTT 220 kV: [-CANUTILLAR]. Bajar 2 kV. - - - -
00:50 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR - PO - PMT - EP  Sincronizada - N SD 90169 COLBUN

01:02 S/E CHARRUA 220 kV - - - - - - - SSCC-CT
S/E CHARRUA 220 kV: [-ELTORO-ANTUCO-BOCAMINA 2-PANGUE-RALCO-SANTA 

MARIA]. Bajar 3 kV.
- - - -

01:14 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv 120 N - CI - CPF Continúa participando en control primario de frecuencia. - - - COLBUN
01:14 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR PC PO - PC - EP - - N SD 90169 COLBUN
01:33 - COLBUN-1 COLBUN_sinv MT N - PS - RE Finaliza participación en control secundario de frecuencia AGC - A - COLBUN
01:38 - COLBUN-1 COLBUN_sinv 0 DN - FS - RE - - A - COLBUN
01:40 - LOMAALTA CIPRESES_sinv PC N - PC - OM Cancela IF 3526 - - - ENEL GENERACION
01:51 - COLBUN-2 COLBUN_sinv MT N - PS - RE Finaliza participación en control secundario de frecuencia AGC - A - COLBUN
01:55 - COLBUN-2 COLBUN_sinv 0 DN - FS - RE - - A - COLBUN
02:09 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR MT N - MT - OM Cancela SD 90169 - N - COLBUN
02:27 - ARICA-GMAR ARICA-GMAR_DIESEL 0 DN - PP - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
02:27 - ARICA-M1AR ARICA-M1AR_DIESEL 0 DN - PP - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
02:27 - ARICA-M2AR ARICA-M2AR_DIESEL 0 DN - PP - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
02:31 - PANGUE-2 RALCO_sinv MT N - PS - RE - - - - ENEL GENERACION
02:33 - ARICA-GMAR ARICA-GMAR_DIESEL PC N - PC - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
02:36 - PANGUE-2 RALCO_sinv 0 DN - FS - RE - - - - ENEL GENERACION
02:38 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR MT N - PS - OM - - N - COLBUN
02:42 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR 0 DN - FS - OM - - N - COLBUN
02:44 - ARICA-M1AR ARICA-M1AR_DIESEL PC N - PC - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
02:48 - ARICA-M2AR ARICA-M2AR_DIESEL PC N - PC - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
03:04 - RALCO-1 RALCO_sinv MT N - PS - OM Finaliza participación en control secundario de frecuencia AGC - N - ENEL GENERACION
03:10 - RALCO-1 RALCO_sinv 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION
03:15 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT N - MT - CPF Continúa participando en control primario de frecuencia. - - - COLBUN
03:15 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv MT N - PS - RE - - - - COLBUN
03:19 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv 0 DN - FS - RE - - - - COLBUN
03:28 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR MT N - PS - OM Finaliza participación en control secundario de frecuencia AGC - N - COLBUN

03:32 S/E CIRUELOS 220 kV - - - - - - - SSCC-CT S/E CIRUELOS 220 kV: [-PLANTA VALDIVIA]. Bajar 3 kV. - - - -

03:32 S/E CHILOE 110 kV - - - - - - - SSCC-CT S/E CHILOE 110 kV: [-PE SAN PEDRO]. Bajar 3 kV. - - - -
03:33 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR 0 DN - FS - OM - - N - COLBUN
03:35 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR 142 LF - EP PCP OM Disponible y E/S, cancela IF 3524 - - IL 2091 AES GENER

03:49 - TARAPACA-CTTAR TARAPACA-CTTAR_CAR 60 LF - PC PCP SICF
Falla en Molino de carbón B por obstrucción en ducto de descaga del alimentador al 

molino y falla en tacómetro en alimentador D del molino de carbón
- - SICF 93609 CELTA

04:13 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR PC N - PC - OM Disponible y E/S, cancela IF 3517 - - IL 777 ENGIE
05:02 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR 250 LF - CI PCP RE Control de temperatura de descarga de agua de mar - - IL 2105 AES GENER
05:09 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv PC N - PC - CPF Continúa participando en control primario de frecuencia. - - - COLBUN
05:52 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv - DN - PP - RE - - - - COLBUN
05:59 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv PC N - PC - RE - - - - COLBUN
06:02 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION
06:02 - SANTAMARIA SANTAMARIA_CAR MT N - MT - OM - - - - COLBUN
06:02 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - COMASA
06:02 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR MT LF - MT PCP OM Control de temperatura de descarga de agua de mar - - IL 2105 AES GENER
06:02 - CELCO CELCO_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - ARAUCO
06:02 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR MT N - MT - OM - - - - AES GENER
06:02 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR MT LF - MT PCP OM - - - IL 2091 AES GENER

06:35 S/E CHARRUA 220 kV - - - - - - - SSCC-CT
S/E CHARRUA 220 kV: [-ELTORO-ANTUCO-BOCAMINA 2-PANGUE-RALCO-SANTA 

MARIA]. Bajar 3 kV.
- - - -

06:35 S/E MULCHEN 220 kV - - - - - - - SSCC-CT S/E MULCHEN 220 kV: [-ANGOSTURA]. Bajar 3 kV. - - - -

06:35 S/E ANCOA 220 kV - - - - - - - SSCC-CT S/E ANCOA 220 kV: [-PEHUENCHE]. Bajar 3 kV. - - - -
07:24 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv - N - PC - CPF Continúa participando en control primario de frecuencia. - - - COLBUN
07:45 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - PS - OM Finaliza participación en control secundario de frecuencia AGC - N - ENEL GENERACION
07:47 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - COLBUN
07:47 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT N - MT - CPF Continúa participando en control primario de frecuencia. - - - COLBUN
07:50 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION
08:00 - CELCO CELCO_BL1_COGEN PC N - PC - OM Cambio en La Política de Precios - - - ARAUCO
08:00 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1_COGEN PC N - PC - OM Cambio en La Política de Precios - - - COMASA
08:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A - N LC PC - OM Cambio en La Política de Precios - - - COLBUN
08:00 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR MT N - MT - OM Cambio en La Política de Precios - - - AES GENER

08:00 - TARAPACA-CTTAR TARAPACA-CTTAR_CAR - RO - MT MTP OM Cambio en La Política de Precios - -
IL 1842 - IL 

1871
ENEL GENERACION

08:00 - NORGENER-NTO2 NORGENER-NTO2_CAR MT N - MT - OM Cambio en La Política de Precios - - - AES GENER
08:00 - ANDINA-CTA ANDINA-CTA_CAR MT LF - MT PCP OM Cambio en La Política de Precios - - - ENGIE
08:00 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR MT N - MT - OM Finaliza control secundario AGC - - - AES GENER
08:00 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR - N - MT - OM Finaliza control secundario AGC - - - AES GENER
08:05 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv MT N - PS - RE - - - - COLBUN
08:08 - GUACOLDA-1 GUACOLDA-2_CAR - LF - AGC PCP AGC Inicia control secundario AGC - - IL 1845 AES GENER
08:08 - GUACOLDA-2 GUACOLDA-2_CAR - LF - AGC PCP AGC Inicia control secundario AGC - - IL 1737 AES GENER
08:10 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv 0 DN - FS - RE - - - - COLBUN
08:23 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv - DN - PP - RE - - - - COLBUN
08:29 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv PC N - PC - RE - - - - COLBUN
08:29 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT N - PS - RE Finaliza participación en control primario de frecuencia. - - - COLBUN
08:32 S/E TEN 220kV - - - - - - - SSCC-CT S/E TEN 220kV: [-IEM-CTM3]. Bajar 3 kV. - - - -
08:34 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv 0 DN - FS - RE - - - - COLBUN
09:12 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR N - PC - OM - - - AES GENER
09:12 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR - N - PC - OM - - - AES GENER
09:12 - ANDINA-CTA ANDINA-CTA_CAR LF - PC PCP OM - - - IL 1497 ENGIE
09:34 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC
09:56 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR 205 LF - CI PCP RE Control de temperatura de descarga de agua de mar - - IL 2105 AES GENER
10:03 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A - PO LC EP - EP Genera en isla - - SI 92777 GAS ATACAMA
10:18 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR N - AGC - AGC Inicia control secundario AGC - - - AES GENER
10:19 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR N - AGC - AGC Inicia control secundario AGC - - - AES GENER
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11:19 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC
12:18 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A - DN DLC FS - OM Finaliza pruebas. - - GAS ATACAMA
12:44 - GUACOLDA-2 GUACOLDA-2_CAR - LF - PC PCP OM Finaliza participación en AGC - - IL 1845 AES GENER
12:44 - GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR - LF - PC PCP OM Finaliza participación en AGC - - IL 1737 AES GENER
13:00 TOTAL ERNC EÓLICO Zona Norte -30 - - - - - Inicio Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - - SD 93606 CDC
13:00 PE-CANELA PE-CANELA 4 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
13:00 PE-CANELA-2 PE-CANELA-2 15 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
13:00 PE-ELARRAYAN PE-ELARRAYAN 35 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENOR CHILE
13:00 PE-LOSCURUROS PE-LOSCURUROS 58 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LOS CURUROS
13:00 PE-MONTEREDONDO PE-MONTEREDONDO 22 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 MONTEREDONDO
13:00 PE-PUNTAPALMERAS PE-PUNTAPALMERAS 13 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ACCIONA
13:00 PE-TALINAYORIENTE PE-TALINAYORIENTE 54 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
13:00 PE-TALINAYPONIENTE PE-TALINAYPONIENTE 36 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
13:00 PE-TOTORAL PE-TOTORAL 8 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LAP
13:00 PE-SANJUAN PE-SANJUAN 0 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LAP
13:00 PFV-DOÑACARMEN PFV-DOÑACARMEN 21 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 IMELSA CREEL
13:00 PE-PUNTA SIERRA PE-PUNTA SIERRA 48 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 PACIFHYDRO
13:00 PE-PUNTACOLORADA PE-PUNTACOLORADA 11 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENOR CHILE
13:03 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR - N - CI - OM Finaliza participación AGC mantiene restricción según SI 92696 - - - AES GENER
13:25 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv - DN - PP - RE - - - - COLBUN
13:30 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv MT N - MT - CPF Inicia participación en control primario de frecuencia. - - - COLBUN
13:42 TOTAL ERNC EÓLICO Zona Norte -30 - - - - - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - - SD 93606 CDC
13:42 PE-CANELA PE-CANELA 4 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
13:42 PE-CANELA-2 PE-CANELA-2 15 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
13:42 PE-ELARRAYAN PE-ELARRAYAN 35 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENOR CHILE
13:42 PE-LOSCURUROS PE-LOSCURUROS 60 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LOS CURUROS
13:42 PE-MONTEREDONDO PE-MONTEREDONDO 22 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 MONTEREDONDO
13:42 PE-PUNTAPALMERAS PE-PUNTAPALMERAS 13 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ACCIONA
13:42 PE-TALINAYORIENTE PE-TALINAYORIENTE 50 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
13:42 PE-TALINAYPONIENTE PE-TALINAYPONIENTE 33 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
13:42 PE-TOTORAL PE-TOTORAL 5 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LAP
13:42 PE-SANJUAN PE-SANJUAN 0 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LAP
13:42 PFV-DOÑACARMEN PFV-DOÑACARMEN 15 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 IMELSA CREEL
13:42 PE-PUNTA SIERRA PE-PUNTA SIERRA 45 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 PACIFHYDRO
13:42 PE-PUNTACOLORADA PE-PUNTACOLORADA 10 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENOR CHILE
13:50 - ARICA-GMAR ARICA-GMAR_DIESEL DF - FS - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
14:13 TOTAL ERNC EÓLICO Zona Norte -40 - - - - - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - - SD 93606 CDC
14:13 PE-CANELA PE-CANELA 6 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
14:13 PE-CANELA-2 PE-CANELA-2 26 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
14:13 PE-ELARRAYAN PE-ELARRAYAN 36 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENOR CHILE
14:13 PE-LOSCURUROS PE-LOSCURUROS 55 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LOS CURUROS
14:13 PE-MONTEREDONDO PE-MONTEREDONDO 24 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 MONTEREDONDO
14:13 PE-PUNTAPALMERAS PE-PUNTAPALMERAS 21 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ACCIONA
14:13 PE-TALINAYORIENTE PE-TALINAYORIENTE 45 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
14:13 PE-TALINAYPONIENTE PE-TALINAYPONIENTE 30 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
14:13 PE-TOTORAL PE-TOTORAL 9 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LAP
14:13 PE-SANJUAN PE-SANJUAN 0 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LAP
14:13 PFV-DOÑACARMEN PFV-DOÑACARMEN 15 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 IMELSA CREEL
14:13 PE-PUNTA SIERRA PE-PUNTA SIERRA 45 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 PACIFHYDRO
14:13 PE-PUNTACOLORADA PE-PUNTACOLORADA 10 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENOR CHILE
14:29 TOTAL ERNC EÓLICO Zona Norte -20 - - - - - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - - SD 93606 CDC
14:29 PE-CANELA PE-CANELA 8 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
14:29 PE-CANELA-2 PE-CANELA-2 27 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
14:29 PE-ELARRAYAN PE-ELARRAYAN 30 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENOR CHILE
14:29 PE-LOSCURUROS PE-LOSCURUROS 49 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LOS CURUROS
14:29 PE-MONTEREDONDO PE-MONTEREDONDO 22 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 MONTEREDONDO
14:29 PE-PUNTAPALMERAS PE-PUNTAPALMERAS 20 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ACCIONA
14:29 PE-TALINAYORIENTE PE-TALINAYORIENTE 41 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
14:29 PE-TALINAYPONIENTE PE-TALINAYPONIENTE 27 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
14:29 PE-TOTORAL PE-TOTORAL 9 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LAP
14:29 PE-SANJUAN PE-SANJUAN 0 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LAP
14:29 PFV-DOÑACARMEN PFV-DOÑACARMEN 16 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 IMELSA CREEL
14:29 PE-PUNTA SIERRA PE-PUNTA SIERRA 37 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 PACIFHYDRO
14:29 PE-PUNTACOLORADA PE-PUNTACOLORADA 7 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENOR CHILE
14:42 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC
15:00 - TARAPACA-CTTAR TARAPACA-CTTAR_CAR - LF - MT PCP SICF - - - SICF 93619 ENEL GENERACION
15:01 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR - N - AGC - AGC Inicia control secundario AGC - - - AES GENER
15:24 TOTAL ERNC EÓLICO Zona Norte -30 - - - - - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - - SD 93606 CDC
15:24 PE-CANELA PE-CANELA 6 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
15:24 PE-CANELA-2 PE-CANELA-2 23 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
15:24 PE-ELARRAYAN PE-ELARRAYAN 46 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENOR CHILE
15:24 PE-LOSCURUROS PE-LOSCURUROS 44 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LOS CURUROS
15:24 PE-MONTEREDONDO PE-MONTEREDONDO 19 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 MONTEREDONDO
15:24 PE-PUNTAPALMERAS PE-PUNTAPALMERAS 18 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ACCIONA
15:24 PE-TALINAYORIENTE PE-TALINAYORIENTE 36 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
15:24 PE-TALINAYPONIENTE PE-TALINAYPONIENTE 24 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENEL GREEN POWER
15:24 PE-TOTORAL PE-TOTORAL 9 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LAP
15:24 PE-SANJUAN PE-SANJUAN 1 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 LAP
15:24 PFV-DOÑACARMEN PFV-DOÑACARMEN 15 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 IMELSA CREEL
15:24 PE-PUNTA SIERRA PE-PUNTA SIERRA 33 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 PACIFHYDRO
15:24 PE-PUNTACOLORADA PE-PUNTACOLORADA 8 N - CI - OM Central sin variación por bajo recurso eólico Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - SD 93606 ENOR CHILE
15:25 - ARICA-GMAR ARICA-GMAR_DIESEL DF - FS - OM GMAR3 F/S - - SDCF 93622 ENGIE
15:33 - ARICA-GMAR ARICA-GMAR_DIESEL N - PC - OM Trabajos programados según SD 92418 GMAR1 E/S cancela SDCF 93620 - - ENGIE
15:42 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC
15:50 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR 130 LF - CI PCP RE Control de temperatura de descarga de agua de mar - - IL 2105 AES GENER
15:59 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv MT N - PS - RE Finaliza participación en contról primario de frecuencia. - - - COLBUN
16:03 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv 0 DN - FS - RE - - - - COLBUN
16:18 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A - PO LC EP - EP - - - SI 92702 GAS ATACAMA
16:51 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A - DN DLC FS - OM Finaliza pruebas. - - - GAS ATACAMA
17:03 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC

17:49 - ANTUCO-1 ELTORO_sinv MT N - MT - RE
Cancela mínimo técnico de 120 MW con IL 2083 y queda limitada a un mínimo técnico 

de 80 MW.
- - IL 2106 ENEL GENERACION

17:55 - ARICA-GMAR ARICA-GMAR_DIESEL N - PS - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
17:55 - ARICA-M1AR ARICA-M1AR_DIESEL 0 N - PS - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
17:55 - ARICA-M2AR ARICA-M2AR_DIESEL 0 N - PS - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
17:58 - ARICA-GMAR ARICA-GMAR_DIESEL DN - FS - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
18:00 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1_COGEN MT N - MT - OM Cambio en La Política de Precios - - - COMASA
18:00 - NORGENER-NTO2 NORGENER-NTO2_CAR MT N - PC - OM Cambio en La Política de Precios - - - AES GENER

18:00 - TARAPACA-CTTAR TARAPACA-CTTAR_CAR - LF - PC PCP OM Cambio en La Política de Precios - -
IL 1842 - IL 

1871
ENEL GENERACION

18:00 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR MT LF - PC PCP OM Cambio en La Política de Precios - - IL 2091 AES GENER
18:00 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR MT N - PC - OM Cambio en La Política de Precios - - - AES GENER
18:06 - PANGUE-2 RALCO_sinv - DN - PP - RE - - - - ENEL GENERACION
18:30 - PANGUE-2 RALCO_sinv MT N - MT - CPF Inicia participación en control primario de frecuencia. - - - ENEL GENERACION
18:36 - ARICA-M1AR ARICA-M1AR_DIESEL 0 DN - FS - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
18:38 - ARICA-M2AR ARICA-M2AR_DIESEL 0 DN - FS - OM Trabajos programados según SD 92418 - - SD 92418 ENGIE
18:43 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR 250 LF - PC PCP RE Control de temperatura de descarga de agua de mar - - IL 2105 AES GENER
18:43 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA
18:43 - SANTAMARIA SANTAMARIA_CAR - N - PC - OM - - COLBUN
18:43 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR N - PC OM - - - AES GENER
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18:43 - TARAPACA-CTTAR TARAPACA-CTTAR_CAR 60 LF - PC PCP OM Cancela SICF 93619 - -

IL 1842 - IL 

1871 - SICF 

93609

ENEL GENERACION

18:50 - RALCO-1 RALCO_sinv - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION
18:56 - RALCO-1 RALCO_sinv MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION
18:57 - RALCO-1 RALCO_sinv - N - AGC - AGC Inicia participación en control secundario de frecuencia AGC - N - ENEL GENERACION
19:00 - TARAPACA-CTTAR TARAPACA-CTTAR_CAR 70 LF - PC PCP SICF Cancelado SICF 93609 - - SICF 93632 CELTA
19:01 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv - DN - PP - RE Convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego - N - ENEL GENERACION
19:01 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv - DN - PP - RE Convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego - N - ENEL GENERACION
19:01 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv - DN - PP - RE Convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego - N - ENEL GENERACION
19:01 - KELAR-TG2 KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX PC N LC PC - OM Cancela trabajos programados en S/E Kapatur, según SD 92696 - - - KELAR
19:09 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv 20 N - CI - RE Convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego - N - ENEL GENERACION
19:12 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv 20 N - CI - RE Convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego - N - ENEL GENERACION
19:15 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv 20 N - CI - RE Convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego - N - ENEL GENERACION
19:29 - COLBUN-2 COLBUN_sinv - DN - PP - RE - - A - COLBUN
19:37 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR - RO - AGC - AGC - - - SICF 93627 AES GENER
19:41 - COLBUN-1 COLBUN_sinv - DN - PP - RE - - A - COLBUN
19:42 - COLBUN-2 COLBUN_sinv MT N - AGC - AGC Inicia participación en control secundario de frecuencia AGC - A - COLBUN
19:54 - COLBUN-1 COLBUN_sinv MT N - AGC - AGC Inicia participación en control secundario de frecuencia AGC - A - COLBUN
20:04 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION
20:10 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION
20:15 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR 120 N - CI PCP OM Control Transferencia línea de 110 kV Quillota - San Pedro - - - AES GENER
20:19 TOTAL ERNC Zona Norte - - - - - - Finaliza Ctx Lt 220 kV  Los Vilos - Nogales. - - SD 93606 CDC
20:20 - LOMAALTA CIPRESES_vloma 0 DF - FS - SIF C. Loma Alta sale del servicio en forma intempestiva con 31 MW - - - ENEL GENERACION
20:20 - CIPRESES-1 CIPRESES_vloma MT N - PS - RE - - N - ENEL GENERACION
20:20 - CIPRESES-2 CIPRESES_vloma MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION
20:20 - CIPRESES-3 CIPRESES_vloma MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION
20:25 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - AGC - AGC Inicia participación en control secundario de frecuencia AGC - N - ENEL GENERACION
20:28 - CIPRESES-2 CIPRESES_vloma 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION
20:38 - CIPRESES-1 CIPRESES_vloma 0 DN - FS - RE - - N - ENEL GENERACION
20:42 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR - DN - PP - OM - - N SD 90170 COLBUN
20:45 - CIPRESES-3 CIPRESES_vloma 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION
20:50 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR PC PO - PC - EP - - N SD 90170 COLBUN
21:03 - LOMAALTA CIPRESES_sinv PC PO - PC - EP - - - - ENEL GENERACION
21:07 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR 150 N - CI PCP OM Control Transferencia línea de 110 kV Quillota - San Pedro - - - AES GENER
21:10 - KELAR-TG1 KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX 0 DN LC PP - OM - - - - KELAR
21:35 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv - DN - PP - RE - - - - COLBUN
21:40 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - COLBUN
21:40 - KELAR-TG1 KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX 0 N LC PMT - OM TG1 Sincronizada - - - KELAR
21:40 - KELAR-TG1 KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX 0 N LC PMT - OM TG1 Sincronizada - - - KELAR
21:42 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv - DN - PP - OM - - N IL 1876 ENEL GENERACION
21:49 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv - DN - PP - RE - - N IL 1876 ENEL GENERACION
22:00 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv - DN - PP - OM - - N IL 1876 ENEL GENERACION
22:00 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv PC N - PC - RE - - N IL 1876 ENEL GENERACION
22:00 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv PC N - PC - OM - - N IL 1876 ENEL GENERACION
22:00 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv PC N - PC - OM - - N IL 1876 ENEL GENERACION
22:11 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR MT N - PS - OM Cancela SD 90170 - N SD 90170 COLBUN
22:23 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR 0 DN - FS - OM - - N - COLBUN
23:23 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC
23:49 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR MT N - MT PCP OM Control Transferencia línea de 110 kV Quillota - San Pedro - - - AES GENER
23:59 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC
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1DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales Prog. Real Desv % Estado

Abanico 831.8 809.0 -2.74 %
Aguas Blancas Diésel 0.0 0.0 -
Alfalfal 2738.9 2784.3 +1.66 %
Alto Renaico 22.1 21.6 -2.09 % PMG
Ancoa 502.8 506.3 +0.70 %
Andes Diésel 0.0 0.0 -
Andes FO6 0.0 0.0 -
Andina-CTA 3150.8 3976.0 +26.19 % IL
Angamos-ANG1 2847.6 3151.0 +10.66 %
Angamos-ANG2 5991.2 5665.1 -5.44 %
Angostura 1422.2 2411.0 +69.53 %
Antilhue 0.0 0.0 - IL
Antuco 3840.0 3448.0 -10.21 % IL
Arauco 168.0 227.4 +35.34 %
Arica-GMAR 121.9 96.8 -20.57 %
Arica-M1AR 37.1 34.6 -6.69 %
Arica-M2AR 31.5 22.3 -29.15 %
Atacama-1 Diésel 0.0 0.0 -
Atacama-1 GNL 0.0 0.0 -
Atacama-2 Diésel 0.0 0.0 -
Atacama-2 GNL 0.0 36.2 GNP
Bess Andes - 9.3 GNP
Bess Angamos - 8.1 GNP
Bess Cochrane - 0.0 GNP
Blanco 561.0 791.2 +41.03 %
Bocamina 0.0 0.0 -
Bocamina 2 0.0 0.0 -
CMPC Cordillera 0.0 0.0 -
CMPC Laja 120.0 493.8 +311.50 %
CMPC Pacífico 288.0 256.7 -10.87 %
CMPC Santa Fe 0.0 7.7 GNP
CMPC Tissue - 8.9 - PMG
Callao 26.7 17.3 -35.17 % PMG
Calle Calle 0.0 0.0 - IF
Campiche 2441.9 2185.0 -10.52 %
Candelaria 1 Diésel 0.0 0.0 -
Candelaria 1 GNL 0.0 0.0 -
Candelaria 1 Gas Arg 0.0 0.0 -
Candelaria 2 Diésel 0.0 0.0 -
Candelaria 2 GNL 0.0 0.0 -
Candelaria 2 Gas Arg 0.0 0.0 -
Canutillar 280.0 400.0 +42.86 % IL

Centrales Prog. Real Desv % Estado

Maitenes 289.0 297.1 +2.81 % IF
Malalcahuello 0.0 0.0 - SDCF
Mampil 283.3 255.7 -9.72 %
Mantos Blancos-MIMB 0.0 0.0 -
Mariposas 62.4 63.8 +2.24 % PMG
Masisa 127.2 134.5 +5.74 % IL
Maule 0.0 0.0 -
Mejillones-CTM1 0.0 0.0 -
Mejillones-CTM1 Fuel Oil - 0.0 -
Mejillones-CTM2 0.0 0.0 -
Mejillones-CTM3 Diésel 0.0 0.0 -
Mejillones-CTM3 GNL 5801.2 5578.0 -3.85 %
Mejillones-CTM3 Gas Arg 0.0 - -
Mejillones-PAM 584.6 402.5 -31.15 %
Nalcas 91.9 69.2 -24.72 % PMG
Nehuenco 1 Diésel 0.0 0.0 - IL
Nehuenco 1 GNL 0.0 0.0 -
Nehuenco 1 Gas Arg 0.0 0.0 -
Nehuenco 2 Diésel 0.0 0.0 - IL
Nehuenco 2 GNL 0.0 0.0 -
Nehuenco 2 Gas Arg 8872.7 9016.0 +1.62 %
Nehuenco 9B Diésel 0.0 0.0 -
Nehuenco 9B GNL 0.0 0.0 -
Nehuenco 9B Gas Arg 0.0 0.0 -
Newen Diésel 0.0 0.0 -
Newen Gas 0.0 0.0 -
Newen Gas Arg 0.0 0.0 -
Newen Propano 0.0 - -
Norgener-NTO1 0.0 2496.7 (*)GNP
Norgener-NTO2 2340.4 2469.3 +5.51 %
Norgener-NTO2 Fuel Oil - 0.0 -
Nueva Aldea 1 336.0 91.0 -72.93 %
Nueva Aldea 2 0.0 0.0 -
Nueva Aldea 3 720.0 819.5 +13.82 %
Nueva Renca Diésel 0.0 0.0 -
Nueva Renca GNL 0.0 0.0 - IL
Nueva Renca Gas Arg 0.0 0.0 -
Nueva Ventanas 4375.4 4821.0 +10.18 % IL
Ojos de Agua 110.8 110.9 +0.10 % PMG
Olivos 0.0 0.0 -
Palacios 21.8 26.1 +19.31 % PMG
Palmucho 723.1 720.0 -0.43 %



Capullo 180.0 162.8 -9.56 %
Cardones 0.0 0.0 -
Carena 0.0 0.0 - PMG, IF, PMM
Carilafquén 0.0 0.0 - PMM
Celco 89.6 184.4 +105.79 %
Cementos Bío Bío 0.0 0.0 -
Cenizas 0.0 0.0 - IF
Chacabuquito 330.0 354.1 +7.30 %
Chacayes 1411.3 1486.1 +5.30 %
Chapiquiña 121.0 130.5 +7.85 %
Chiburgo 322.0 196.0 -39.13 % PMG
Chiloé 0.0 0.0 - PMG
Cholguán 96.0 50.2 -47.73 % IL
Cholguán IFO - 0.0 -
Chuyaca 0.0 0.0 - IL
Cipreses 387.5 274.0 -29.29 % IL
Cipresillos - 0.0 - PMG
Cochrane-CCH1 5420.6 6310.9 +16.42 %
Cochrane-CCH2 4585.6 6337.1 (*) +38.20 %
Cogen. Aconcagua - 0.0 -
Colbún 2850.8 1876.0 -34.19 %
Colihues Diésel - 0.0 -
Colihues HFO 0.0 0.0 -
Colmito Diésel 0.0 0.0 - IF
Colmito GNL 0.0 0.0 - IL
Concón 0.0 0.0 - PMG
Constitución 0.0 0.0 - PMG
Contulmo - 0.0 - PMG
Convento Viejo 74.4 0.0 -100.00 %
Coronel Diésel 0.0 0.0 -
Coronel GNL 0.0 0.0 -
Coronel Gas Arg 0.0 0.0 -
Coya 0.0 0.0 -
Cumbres 233.0 227.6 -2.32 %
Curillinque 1543.5 1489.0 -3.53 %
Degañ 0.0 0.0 -
Degañ 2 0.0 0.0 -
Diego de Almagro 0.0 0.0 -
Dos Valles 58.4 64.3 +10.04 % PMG
El Paso 360.0 509.7 +41.58 %
El Peñón 0.0 0.0 -
El Rincón 6.0 6.0 - PMG
El Salvador 0.0 0.0 -
El Toro 6328.3 6714.0 +6.09 % IL
El Totoral 0.0 0.0 - PMG
Emelda 1 0.0 0.0 -
Emelda 2 0.0 0.0 -
Enaex-CUMMINS 0.0 0.0 -
Enaex-DEUTZ 0.0 0.0 -
Energía Pacífico 384.0 342.9 -10.71 % IL
Escuadrón 0.0 0.0 -

Centrales Prog. Real Desv % Estado
Pangue 1920.0 3711.0 (*) +93.28 % IL
Pehuenche 3155.9 1947.0 (*) -38.31 %
Petropower 1560.0 1252.5 -19.71 %
Peuchén 523.8 388.2 -25.89 %
Picoiquén 100.8 104.9 +4.11 %
Pilmaiquén 749.8 690.2 -7.96 % IL
Placilla 0.0 0.0 - PMG
Planta Valdivia 504.0 272.9 -45.85 %
Providencia 38.4 47.3 +23.18 %
Pulelfu 126.7 119.5 -5.68 % PMG
Pullinque 376.5 410.3 +8.97 %
Punta Colorada Diésel 0.0 0.0 -
Punta Colorada IFO 0.0 0.0 -
Puntilla 303.2 289.3 -4.58 %
Queltehues 780.0 884.2 +13.36 %
Quilleco 888.1 706.0 -20.50 %
Quintay 0.0 0.0 - PMG
Quintero 1A Diésel 0.0 0.0 - IL
Quintero 1A GNL 0.0 0.0 -
Quintero 1A Gas Arg 0.0 0.0 -
Quintero 1B Diésel 0.0 0.0 - IL
Quintero 1B GNL 0.0 0.0 -
Quintero 1B Gas Arg 0.0 0.0 -
Ralco 1060.8 6563.0 (*) +518.67 %
Rapel 0.0 0.0 -
Renaico 86.4 103.0 +19.17 % PMG
Renca 0.0 0.0 -
Rucatayo 802.0 764.0 -4.74 %
Rucúe 2066.9 1712.0 -17.17 %
Río Colorado 128.7 121.8 -5.36 %
Río Huasco 45.6 50.7 +11.27 %
SF Energía 516.0 0.0 -100.00 % PMMep
San Andrés 652.9 851.7 +30.45 %
San Clemente 72.0 78.0 +8.33 % PMG
San Gregorio 0.0 0.0 - PMG
San Ignacio 0.0 0.0 -
San Isidro 1 Diésel 0.0 0.0 - IL
San Isidro 1 GNL 0.0 0.0 -
San Isidro 1 Gas Arg 0.0 0.0 -
San Isidro 2 Diésel 0.0 0.0 -
San Isidro 2 GNL 0.0 0.0 -
San Isidro 2 Gas Arg 5163.8 6057.0 +17.30 %
San Lorenzo 1 0.0 0.0 -
San Lorenzo 2 0.0 0.0 -
San Lorenzo 3 0.0 0.0 -
Santa Lidia 0.0 0.0 -
Santa Marta 240.0 175.6 -26.83 %
Santa María 6155.4 6369.0 +3.47 %
Sauzal 930.2 1227.0 +31.90 %
Sauzal 60 Hz - 0.0 -
Sauzalito 186.0 224.0 +20.40 %

Centrales Prog. Real Desv % Estado



Esperanza-DS1 0.0 0.0 -
Esperanza-DS2 0.0 0.0 -
Esperanza-TG1 0.0 0.0 -
Espinos 0.0 0.0 -
Eólica Aurora 301.6 449.1 +48.91 %
Eólica Cabo Leones 607.6 784.1 +29.06 %
Eólica Canela 138.8 120.6 -13.15 %
Eólica Canela 2 625.3 625.3 +0.01 %
Eólica Cuel 656.1 416.5 -36.52 %
Eólica El Arrayán 1319.5 1525.1 +15.58 %
Eólica La Esperanza 230.4 165.9 -27.98 % PMG
Eólica La Flor - 359.8 GNP
Eólica Lebu 15.9 44.9 +182.39 % PMG
Eólica Los Buenos Aires 516.5 352.6 -31.75 %
Eólica Los Cururos 685.3 685.7 +0.06 %
Eólica Monte Redondo 430.2 315.1 -26.75 %
Eólica Punta Colorada 54.9 68.0 +23.87 % IF
Eólica Punta Palmeras 536.4 410.8 -23.42 %
Eólica Punta Sierra 1269.8 1024.1 -19.34 %
Eólica Renaico 1876.9 1539.1 -18.00 %
Eólica San Gabriel 3705.7 3211.5 -13.34 %
Eólica San Juan 1039.7 1454.1 +39.86 %
Eólica San Pedro 346.2 521.7 +50.69 %
Eólica San Pedro 2 638.9 765.2 +19.77 %
Eólica Sarco 1732.3 0.0 (*) -100.00 %
Eólica Sierra Gorda 965.8 945.8 -2.07 %
Eólica Talinay Oriente 932.5 1028.2 +10.26 %
Eólica Talinay Poniente 837.8 945.7 +12.88 %
Eólica Taltal 387.1 353.5 -8.68 %
Eólica Totoral 331.4 317.1 -4.33 %
Eólica Ucuquer 2 119.1 134.7 +13.18 %
Eólica Valle de los Vientos 802.0 798.5 -0.44 %
Florida 129.2 174.4 +34.98 %
Geotérmica Cerro Pabellón 0.0 596.1 GNP
Guacolda 1 3528.0 3380.0 -4.20 % IL
Guacolda 2 3282.1 3510.0 +6.94 % IL
Guacolda 3 2911.1 2309.0 -20.68 %
Guacolda 4 2983.8 1914.0 (*) -35.85 % IL, IF
Guacolda 5 3749.2 3739.0 -0.27 %
Guayacán 188.1 182.8 -2.80 %
Horcones Diésel 0.0 0.0 -
Horcones TG - 0.0 -
Hornitos 555.0 673.1 +21.28 %
Hornitos-CTH 3876.0 0.0 (*) -100.00 % IF, IL
Huasco 0.0 0.0 -
Huasco TG IFO 0.0 - -
IE Mejillones 8689.8 8600.0 -1.03 % IL, IF
Inacal 0.0 0.0 -
Isla 1383.6 1283.0 -7.27 %
Itata 0.0 0.0 - IL

Centrales Prog. Real Desv % Estado

Solar Aguila 1 12.5 14.2 +13.35 %
Solar Andes 226.7 221.3 -2.36 %
Solar Antay 78.1 79.7 +2.07 % PMG
Solar Carrera Pinto 695.4 899.4 +29.33 %
Solar Cerro Dominador 1111.7 1074.3 -3.36 %
Solar Chañares 351.0 320.0 -8.84 %
Solar Diego de Almagro 239.7 234.4 -2.22 %
Solar Doña Carmen 247.7 195.7 -20.99 %
Solar El Pelícano 1102.4 1110.4 +0.72 %
Solar El Pilar - Los Amarillos 0.0 0.0 - PMG
Solar El Romero 1507.0 1578.2 +4.72 %
Solar FV Bolero 1371.8 1344.3 -2.01 %
Solar Finis Terrae 1266.0 1286.2 +1.60 %
Solar Huatacondo 921.4 722.8 -21.56 %
Solar Jama 598.3 572.0 -4.39 %
Solar Javiera 654.0 652.0 -0.31 %
Solar La Huayca 2 144.6 0.0 -100.00 %
Solar La Silla 16.4 17.6 +7.56 %
Solar Lalackama 614.1 530.6 -13.60 %
Solar Lalackama 2 137.1 165.6 +20.75 %
Solar Llano de Llampos 1007.5 977.0 -3.03 %
Solar Loma Los Colorados 12.5 0.0 -100.00 % PMG
Solar Los Loros 346.0 321.8 -7.00 %
Solar Luz del Norte 1351.3 1488.4 +10.15 %
Solar María Elena 570.2 625.0 +9.61 %
Solar PV Conejo 1158.6 1153.5 -0.44 %
Solar PV Salvador 710.6 689.4 -2.98 %
Solar Pampa Camarones 50.0 54.1 +8.18 %
Solar Pampa Solar Norte 763.8 752.9 -1.43 %
Solar Piloto Cardones 1.9 2.1 +8.95 % PMG
Solar Pozo Almonte 2 66.5 14.6 -77.97 %
Solar Pozo Almonte 3 139.4 151.8 +8.87 %
Solar Puerto Seco 90.7 104.4 +15.08 % PMG
Solar Quilapilún 1014.8 1030.9 +1.59 %
Solar SDGx01 7.4 7.9 +6.62 % PMG
Solar San Andrés 451.1 497.6 +10.31 %
Solar Santiago 1058.2 711.6 -32.75 %
Solar Uribe 545.5 561.0 +2.83 %
Taltal 1 Diésel 0.0 0.0 -
Taltal 1 GNL 0.0 0.0 -
Taltal 2 Diésel 0.0 0.0 -
Taltal 2 GNL 0.0 0.0 - IL
Tamaya-Suta 0.0 0.0 -
Tarapacá-CTTAR 2572.5 1760.7 -31.56 % IL
Tarapacá-CTTAR Fuel Oil - 0.0 -
Tarapacá-TGTAR 0.0 0.0 -
Teno 0.0 0.0 -
Teno Gas 50 - 0.0 -
Termopacífico 0.0 0.0 -
Tocopilla-TG1 0.0 0.0 -

Centrales Prog. Real Desv % Estado



Juncal 368.0 357.9 -2.74 %
Kelar Diésel 0.0 0.0 -
Kelar GNL 3726.1 3974.2 +6.66 %
La Confluencia 1061.0 1373.8 +29.49 %
La Higuera 1430.0 1797.0 +25.67 %
La Mina 656.6 477.8 -27.24 %
La Portada-TECNET 0.0 0.0 -
Laguna Verde TG 0.0 0.0 - IF
Laguna Verde TV 0.0 0.0 -
Laja 1 50.1 0.0 -100.00 %
Laja Energía Verde 72.0 30.0 -58.33 %
Las Vegas 0.0 0.0 - PMG
Lautaro 1 158.9 588.8 +270.53 %
Lautaro 2 0.0 0.0 - PMM
Lebu - 0.0 - PMG
Licantén 62.4 83.9 +34.52 %
Licán 174.0 162.2 -6.77 %
Linares Norte 0.0 0.0 - PMG
Lircay 458.4 459.7 +0.28 %
Llauquereo 4.5 3.5 -22.44 % PMG
Loma Alta 644.5 572.0 -11.25 %
Loma Los Colorados 1 0.0 0.0 - PMG, IF
Loma Los Colorados 2 336.0 339.7 +1.10 %
Los Guindos Diésel 0.0 0.0 -
Los Hierros 144.0 137.3 -4.64 %
Los Hierros 2 24.0 25.7 +7.17 %
Los Molles 57.0 35.0 -38.60 %
Los Pinos 0.0 0.0 -
Los Quilos 558.0 591.9 +6.08 %
Los Vientos 0.0 0.0 -
Machicura 576.0 528.0 -8.33 % IL

Centrales Prog. Real Desv % Estado

Tocopilla-TG2 0.0 0.0 -
Tocopilla-TG3 Diésel 0.0 0.0 -
Tocopilla-TG3 GNL 643.8 698.5 +8.50 %
Tocopilla-U14 0.0 0.0 -
Tocopilla-U14 Fuel Oil - 0.0 -
Tocopilla-U15 0.0 0.0 -
Tocopilla-U15 Fuel Oil - 0.0 -
Tocopilla-U16 Diésel 0.0 0.0 -
Tocopilla-U16 GNL 0.0 0.0 - PMM
Tocopilla-U16 Gas Arg 0.0 - -
Trapén 0.0 0.0 -
Trincao 0.0 0.0 -
Trongol - 0.0 - PMG
Ujina-1 0.3 0.0 -100.00 %
Ujina-2 0.0 0.0 -
Ujina-3 0.5 0.0 -100.00 %
Ujina-4 0.0 0.0 -
Ujina-5 0.0 0.0 -
Ujina-6 0.0 0.0 -
Ventanas 1 0.0 0.0 -
Ventanas 2 2160.0 2356.0 +9.07 % IL
Viñales 528.0 676.4 +28.10 %
Volcán 0.0 0.0 - IF
Yungay 1 Diésel 0.0 0.0 -
Yungay 1 GNL 0.0 0.0 -
Yungay 2 Diésel 0.0 0.0 -
Yungay 2 GNL 0.0 0.0 -
Yungay 3 Diésel 0.0 0.0 -
Yungay 3 GNL 0.0 0.0 -
Yungay 4 0.0 0.0 -
Total 193567.3 199491.1 +3.06 %

Centrales Prog. Real Desv % Estado



1.2. PMGD

Centrales Prog. Real Desv %

Agni - 0.0 -
Alicahue 13.2 19.8 +49.46 %
Allipén 59.9 55.3 -7.73 %
Almendrado - 0.0 -
Ancalí - 0.0 -
Arrayán - 0.0 -
Auxiliar del Maipo 74.2 73.8 -0.56 %
Bellavista 1 100.4 97.6 -2.81 %
Biocruz - 8.5 -
Biomar - 0.0 -
Boquiamargo 0.0 0.0 -
Bureo 11.4 11.4 -0.00 %
Calfuco - 0.0 -
Caliboro 23.8 25.4 +6.50 %
Casablanca 1 - 0.0 -
Casablanca 2 - 0.0 -
Cavancha 42.2 43.3 +2.50 %
Cañete - 0.0 -
Chanleufu 3.7 2.3 -38.42 %
Chile Generación - 0.0 -
Chorrillos - 0.0 -
Chufkén (Traiguén) - 0.0 -
Ciruelillo - 0.0 -
Citrino - 0.0 -
Collil 72.8 16.3 -77.59 %
Conchali - 0.0 -
Contra - 0.0 -
Copiulemu - 18.8 -
Correntoso - 41.9 -
Cortés - 0.0 -
Curacautín - 0.0 -
Curauma - 0.0 -
Curileufu - 0.0 -
Danisco - 0.0 -
Don Walterio 47.3 46.9 -0.78 %
Dongo 60.5 15.0 -75.15 %
Donguil 0.0 0.0 -
Doña Hilda 7.2 10.0 +38.23 %
Doñihue 37.1 73.5 +98.50 %
Eagon - 0.0 -
El Agrio 20.9 14.8 -29.15 %
El Arrayán - 11.3 -
El Campesino 1 - 3.4 -
El Canelo 52.0 51.4 -1.17 %
El Canelo 1 - 0.0 -
El Colorado 10.3 10.3 -0.00 %
El Diuto 65.5 63.5 -2.97 %
El Llano 7.7 5.9 -23.51 %
El Manzano 41.1 63.2 +53.92 %

Centrales Prog. Real Desv %

Solar Alto 16.5 14.0 -15.41 %
Solar Altos de Til Til 9.0 10.2 +13.29 %
Solar Altos del Paico 0.0 - -
Solar Alturas de Ovalle 34.5 40.7 +18.08 %
Solar Amparo del Sol 27.6 27.3 -1.06 %
Solar Ariztía 19.1 21.8 +13.82 %
Solar Bellavista 19.5 21.7 +10.82 %
Solar Cabilsol 14.5 18.4 +27.06 %
Solar Cachiyuyo 2 100.0 79.2 -20.82 %
Solar Calama 1 105.3 97.5 -7.44 %
Solar Calle Larga 24.2 32.0 +32.17 %
Solar Canesa 1 25.4 27.5 +8.10 %
Solar Casuto 18.4 19.2 +4.05 %
Solar Catán 26.1 28.0 +7.42 %
Solar Cernicalo 1 15.8 15.1 -4.44 %
Solar Cernicalo 2 15.3 14.1 -7.83 %
Solar Chalinga 20.6 22.7 +10.07 %
Solar Chancon 25.2 15.5 -38.61 %
Solar Chimbarongo 26.3 26.5 +0.91 %
Solar Chuchiñi 19.4 19.7 +1.40 %
Solar Cordillerilla 5.4 10.8 +102.03 %
Solar Crucero 28.9 23.2 -19.80 %
Solar Cruz 11.7 25.7 +119.99 %
Solar Cuz Cuz 15.8 20.4 +29.10 %
Solar Don Eugenio 17.3 27.0 +56.26 %
Solar El Boco 23.4 22.8 -2.44 %
Solar El Chincol 25.0 29.6 +18.06 %
Solar El Divisadero 29.9 25.6 -14.46 %
Solar El Laurel 34.3 62.6 +82.61 %
Solar El Picurio 33.7 30.3 -9.95 %
Solar El Pilpen 32.1 27.4 -14.75 %
Solar El Pitio 30.7 28.5 -7.12 %
Solar El Queltehue 33.3 - -
Solar El Quemado 22.3 27.7 +24.15 %
Solar El Queule 0.0 26.6 -
Solar El Roble 27.6 41.2 +49.35 %
Solar El Sauce 27.6 18.9 -31.56 %
Solar Encon 63.6 80.7 +26.93 %
Solar Esperanza 26.2 0.0 -100.00 %
Solar Fotovolt 1.6 3.9 +150.68 %
Solar Francisco - 0.0 -
Solar GR Santa Rosa 58.2 70.4 +21.04 %
Solar Homero 33.4 - -
Solar Hormiga 8.5 12.9 +51.98 %
Solar Hornitos 1.0 0.9 -13.58 %
Solar Illapel 5X 4.2 28.4 +578.39 %
Solar Jaururo 10.0 12.3 +22.03 %
Solar José Soler Mallafré 6.3 6.9 +10.88 %
Solar La Acacia 94.9 64.2 -32.31 %



El Mirador 9.1 10.4 +14.34 %
El Molle - 23.7 -
El Nogal - 0.1 -
El Tártaro 0.0 0.0 -
Energía León - 102.1 -
Ensenada 0.0 0.0 -
Ermitaño - 0.0 -
Estancilla - 0.0 -
Estandartes - 0.0 -
Eyzaguirre 15.1 15.1 +0.09 %
Eólica Huajache 48.5 106.9 +120.31 %
Eólica Las Peñas 137.9 180.2 +30.62 %
Eólica Lebu 3 9.5 33.4 +252.80 %
Eólica Raki 62.9 138.7 +120.50 %
Eólica Ucuquer 57.9 44.8 -22.69 %
Eólico El Nogal 27.3 50.1 +83.85 %
Galpón 8.4 8.2 -1.90 %
Gami - 0.0 -
HBS - 10.4 -
HBS-GNL - 25.6 -
Hidrobonito MC1 107.4 66.2 -38.38 %
Hidrobonito MC2 49.4 42.4 -14.07 %
Hidroeléctrica Cumpeo 52.2 49.3 -5.58 %
Hidroeléctrica Río Mulchén 0.6 1.8 +192.95 %
JCE - 0.0 -
Juncalito 10.8 13.9 +28.70 %
La Arena 72.0 37.2 -48.29 %
La Bifurcada 4.7 2.7 -41.72 %
La Ligua 17.3 18.7 +7.95 %
La Montaña 1 0.0 0.0 -
La Montaña 2 0.0 0.0 -
La Paloma 54.5 31.1 -42.92 %
La Viña - Alto la Viña 12.1 11.9 -2.18 %
Las Flores 32.5 31.8 -2.12 %
Las Lechuzas 29.5 12.6 -57.38 %
Las Pampas - 0.0 -
Las Vertientes 39.8 41.0 +3.03 %
Lepanto - 0.0 -
Lipigas Concón - 0.0 -
Lonquimay - 0.0 -
Los Bajos 105.1 86.3 -17.85 %
Los Colonos - 0.0 -
Los Corrales 0.0 0.0 -
Los Corrales 2 7.3 13.5 +83.11 %
Los Morros 23.4 22.4 -4.49 %
Los Padres 3.0 3.0 +1.58 %
Los Sauces - 0.0 -
Los Álamos - 0.0 -
Louisiana Pacific - 0.0 -
Lousiana Pacific 2 - 0.0 -
MCH-Dosal - 0.0 -

Centrales Prog. Real Desv %
Solar La Blanquina 21.3 93.1 +337.61 %
Solar La Chapeana 19.1 19.4 +1.37 %
Solar La Esperanza 2 62.4 71.1 +13.97 %
Solar La Frontera 32.1 34.6 +7.61 %
Solar La Lajuela 49.9 45.1 -9.56 %
Solar La Manga 12.2 15.3 +26.21 %
Solar La Quinta 13.6 29.2 +115.61 %
Solar Lagunilla 23.2 28.2 +21.39 %
Solar Las Araucarias 0.0 0.0 -
Solar Las Codornices 29.5 13.2 -55.36 %
Solar Las Mollacas 16.3 17.9 +9.56 %
Solar Las Palomas 33.7 28.1 -16.47 %
Solar Las Perdices 14.8 15.6 +4.86 %
Solar Las Terrazas 26.2 0.0 -100.00 %
Solar Las Turcas 33.3 28.6 -14.25 %
Solar Lipangue 5.3 10.7 +101.79 %
Solar Lo Sierra 11.4 13.4 +17.46 %
Solar Los Gorriones 21.4 29.1 +36.12 %
Solar Los Libertadores 72.8 0.0 -100.00 %
Solar Los Patos 33.2 33.6 +1.13 %
Solar Los Puquios 21.7 0.0 -100.00 %
Solar Luce 17.7 15.3 -13.58 %
Solar Luders 33.9 32.3 -4.86 %
Solar Luna 14.8 14.3 -3.78 %
Solar Luna del Norte 18.4 18.4 -0.11 %
Solar Malaquita 2 100.0 96.7 -3.34 %
Solar Marchigue 2 70.6 62.3 -11.71 %
Solar Marchigue 7 20.2 15.6 -22.75 %
Solar Marin 22.1 18.0 -18.54 %
Solar Montt 29.4 26.8 -9.03 %
Solar Norte Chico 1 20.0 20.2 +1.09 %
Solar Ocoa 30.5 28.2 -7.69 %
Solar Olivillo 45.1 91.2 +102.42 %
Solar Ovejería 91.0 87.4 -3.93 %
Solar PFV Mostazal 100.1 95.8 -4.25 %
Solar PMGD Diego de Almagro 0.0 0.0 -
Solar PSF Lomas Coloradas 13.6 14.0 +3.30 %
Solar Pama 13.4 13.0 -3.02 %
Solar Panquehue 2 17.5 41.1 +134.60 %
Solar Pedreros 14.8 30.6 +106.79 %
Solar Peralillo 32.6 29.1 -10.61 %
Solar Pica 0.0 0.0 -
Solar Piquero 18.9 29.1 +53.98 %
Solar Pirque 8.8 26.8 +204.62 %
Solar Placilla 0.0 0.0 -
Solar Población 19.4 19.3 -0.20 %
Solar Portezuelo 18.3 18.1 -0.92 %
Solar Pozo Almonte 1 66.5 0.0 -100.00 %
Solar Punta Baja 19.6 20.9 +6.35 %
Solar RLA 16.2 15.8 -2.47 %
Solar Ranguil 27.1 15.8 -41.59 %

Centrales Prog. Real Desv %



GNP:Generación no programada
IF:Indisponibilidad por Falla
IL:Informe de Limitación de Unidades Generadoras
PMG:Pequeño Medio de Generación

PMGD:Pequeño Medio de Generación Distribuida
PMM:Programa de Mantenimiento Mayor
PMMep:Programa de Mantenimiento Mayor con extensión de plazo
SDCF:Solicitud de desconexión de curso forzoso

Abreviaturas:

MSA-1 11.9 4.0 -66.32 %
Maisan 4.1 3.8 -8.24 %
Mallarauco 67.4 69.0 +2.43 %
María Elena 2.8 2.0 -30.98 %
Melo 46.0 50.3 +9.29 %
Mimbre - 0.0 -
Minihidro Alto Hospicio 21.4 - -
Minihidro El Toro 2 21.4 - -
Minihidro Santa Rosa 11.3 - -
Molinera Villarrica 4.4 7.9 +78.54 %
Monte Patria - 0.0 -
Muchi 3.7 1.2 -66.27 %
Multiexport 1 - 0.0 -
Multiexport 2 - 0.0 -
Munilque 1 2.2 2.2 +0.00 %
Munilque 2 10.9 10.9 +0.00 %
Orafti - 0.0 -
Palmar - 62.7 -
Panguipulli - 0.0 -
Pehui 14.0 7.0 -49.79 %
Pichilonco 13.9 13.5 -2.84 %
Picoltué - 0.0 -
Pilpilen - 0.0 -
Puclaro 17.2 50.5 +192.51 %
Punitaqui - 0.0 -
Purísima 4.8 3.1 -34.57 %
Quillaileo 10.1 10.1 -0.08 %
Ramadilla - 0.0 -
Raso Power - 0.0 -
Reca 10.2 8.0 -21.65 %
Rey - 0.0 -
Riñinahue 19.2 21.6 +12.57 %
Robleria 52.3 53.0 +1.36 %
Río Azul - 0.0 -
Salmofood 1 - 0.0 -
Santa Elena 0.0 10.4 -
Santa Irene - 0.0 -
Santa Isabel 13.3 13.2 -0.83 %
Sauce Andes 13.2 13.0 -1.61 %
Sepultura - 0.0 -
Skretting - 0.0 -
Skretting Osorno - 0.0 -

Centrales Prog. Real Desv %

Solar Rodeo 17.2 23.0 +33.87 %
Solar Rovián 38.5 75.6 +96.38 %
Solar San Francisco 63.2 32.3 -48.82 %
Solar San Isidro 3.6 3.7 +1.33 %
Solar San Pedro 19.4 15.7 -19.06 %
Solar Santa Adriana 10.0 13.0 +29.88 %
Solar Santa Cecilia 13.8 15.9 +15.05 %
Solar Santa Clara 25.7 30.8 +19.70 %
Solar Santa Julia 21.6 29.0 +34.27 %
Solar Santa Laura 25.9 23.5 -9.35 %
Solar Santuario 32.6 28.6 -12.13 %
Solar Sol 19.1 19.7 +3.54 %
Solar Talca 41.4 48.8 +17.85 %
Solar Talhuén 27.5 30.1 +9.58 %
Solar Tambo Real 18.7 19.9 +6.01 %
Solar Techos de Altamira 0.0 0.0 -
Solar Til Til 20.1 0.0 -100.00 %
Solar Tricahue 2 23.4 46.7 +99.20 %
Solar Tucúquere 32.8 24.0 -27.07 %
Solar Valle Este 2 91.5 80.3 -12.21 %
Solar Valle Oeste 2 91.1 81.1 -10.92 %
Solar Valle de la Luna 2 27.9 25.0 -10.22 %
Solar Villa Prat 15.5 29.3 +89.53 %
Solar Villa Seca 20.4 10.9 -46.74 %
Solar Vituco 2B 18.7 27.2 +45.18 %
Solar Ñilhue 5.3 6.0 +14.29 %
Southern - 0.0 -
Tamm - 0.0 -
Tapihue - 0.0 -
Tirúa - 0.0 -
Tomaval - 0.0 -
Trailelfú 9.8 7.3 -26.02 %
Tranquil 35.1 14.4 -58.86 %
Trebal Mapocho - 22.6 -
Trueno 26.1 20.7 -20.83 %
Truful Truful 18.2 18.1 -0.61 %
Watts 1 - 0.0 -
Watts 2 - 0.0 -
Yumbel - 0.0 -
Zapallar - 0.0 -
Zofri - 0.0 -
Total 5662.8 5962.1 +5.29 %

Centrales Prog. Real Desv %



SI:Sin información



2JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

Eólica Sarco Menor generación real por pruebas de puesta en servicio.
Guacolda 4 Menor generación real por costo marginal.
Pangue Mayor generación real por control Cota.
Pehuenche Menor generación real por costo marginal.
Ralco Mayor generación real por participación en control secundario de frecuencia en AGC.
Cochrane-CCH2 Mayor generación real por costo marginal.
Hornitos-CTH Menor generación real por indisponibilidad.
Norgener-NTO1 Mayor generación real por disponibilidad anticipada.



3CONTROL DE FRECUENCIA SEN

Central / Unidad Hora Inicio Hora Fin Antecedentes

Angostura / U-2 00:00 08:29 Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
El Toro / U-1 00:00 23:59 Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
El Toro / U-3 00:00 23:59 Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
El Toro / U-4 00:00 23:59 Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
El Toro / U-2 00:00 23:59 Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
Pehuenche / U-1 00:00 07:45 Control secundario de frecuencia AGC.
Angamos / ANG1 00:00 13:03 Control secundario de frecuencia AGC.
Cochrane / CCH1 00:00 08:00 Control secundario de frecuencia AGC.
Canutillar / U-2 00:00 03:28 Control secundario de frecuencia AGC.
Ralco / U-1 00:00 03:04 Control secundario de frecuencia AGC.
Colbún / U-2 00:00 01:51 Control secundario de frecuencia AGC.
Colbún / U-1 00:00 01:33 Control secundario de frecuencia AGC.
Pehuenche / U-2 00:00 00:09 Control secundario de frecuencia AGC.
Angamos / ANG2 00:00 23:59 Control secundario de frecuencia AGC.
Ralco / U-2 00:00 23:59 Control secundario de frecuencia AGC.
Pangue / U-1 00:00 23:59 Control secundario de frecuencia AGC.
Cochrane / CCH2 00:00 08:00 Control secundario de frecuencia AGC.
Guacolda / U-2 08:08 12:44 Control secundario de frecuencia AGC.
Guacolda / U-1 08:08 12:44 Control secundario de frecuencia AGC.
Cochrane / CCH2 10:18 23:59 Control secundario de frecuencia AGC.
Cochrane / CCH1 10:19 23:59 Control secundario de frecuencia AGC.
Angostura / U-1 13:30 15:59 Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
Angamos / ANG1 15:01 23:59 Control secundario de frecuencia AGC.
Pangue / U-2 18:30 23:59 Control primario de frecuencia distribuida CPFD.
Ralco / U-1 18:57 23:59 Control secundario de frecuencia AGC.
Colbún / U-2 19:42 23:59 Control secundario de frecuencia AGC.
Colbún / U-1 19:54 23:59 Control secundario de frecuencia AGC.
Pehuenche / U-1 20:25 23:59 Control secundario de frecuencia AGC.



4ESTADO DE LAS CENTRALES

4.1. Indisponibilidad por Falla

CENTRALES (≥100 MW) Disponibilidad (%) Observaciones

Guacolda 4 69.0 Alta temperatura en descanso exterior del ventilador de aire primario.
Hornitos-CTH 0.0 Indisponible por Rotura en tubo de caldera (IF 3519).
IE Mejillones 83.0 Bajo nivel de agua en desaireador

4.2. Informe de Limitación de Unidades Generadoras

CENTRALES (≥100 MW) Disponibilidad (%) Observaciones

Andina-CTA 96.0 Limitada en 170 MW por Máxima apertura válvulas de turbina (IL 1497).
Antilhue 100.0 TG1 y TG2 limitada a un mínimo técnico de 25 MW, por altas vibraciones en la turbina con menor generación.
Antuco 100.0 Entrada en vigencia del periodo de riego 2019 - 2020, no podrá aportar en el control Primario de Frecuencia y AGC del SEN, y la

tasa de toma de carga se deberá limitar a 20 MW por hora. U-1 y U-2 limitadas, mínimo técnico de 80 MW.
Canutillar 100.0 Sin posibilidad de tener partida autónoma, por mal funcionamiento de las protecciones.
Cipreses 100.0 De acuerdo a convenio de riego de la Laguna Maule de 1947, en temporada de riego y cuando el río Maule en Armerillo se

encuentra deficitario (actual escenario) se debe generar el afluente a la Laguna.
El Toro 100.0 Deberá extraer del lago Laja el caudal que solicite el Director Regional de Obras Hidráulicas de la región del Ñuble, debido a la

disminución del caudal del río Laja.
Guacolda 1 96.0 Limitada a 147 MW por problema en control de válvula gobernadora.
Guacolda 2 95.0 Unidad limitada en 146 MW por máximo control de válvula de turbina.
Guacolda 4 69.0 Limitada a 142 MW por alta diferencial de temperatura salida agua de mar.
Hornitos-CTH 0.0 Limitada en 170 MW por Máxima apertura válvulas de turbina (IL 1504).
IE Mejillones 83.0 Unidad presenta demora hasta los 223 MW, momento en que se pone en servicio pulverizador.
Nehuenco 1 Diésel 0.0 Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
Nehuenco 2 Diésel 0.0 Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
Nueva Renca GNL 100.0 No participa en el control secundario de frecuencia AGC.
Nueva Ventanas 94.5 Limitada por control de temperatura en descarga de agua de mar del sistema de circulación.
Pangue 100.0 U-2 limitada a operación local e indisponible para participar en control secundario de frecuencia AGC.
Quintero 1A Diésel 0.0 Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
Quintero 1B Diésel 0.0 Limitada a no generar con diésel por restricciones ambientales.
San Isidro 1 Diésel 0.0 Por cambio de inyectores de combustión, queda limitada a no generar con Diésel hasta realizar el análisis de los resultados.
Taltal 2 GNL 0.0 Limitada a generar con GNL por falla en el sistema DLN, abatimiento de NOx, no mantiene el modo de combustión premix

estable.
Tarapacá-CTTAR 44.3 Limitada en 70 MW por falla de molino B (SICF 93632) y en 110 MW por alta temperatura descarga agua de mar (IL 1871).
Ventanas 2 90.9 Limitada a 200 MW por control de parámetros del sistema de combustión.

4.3. Programa de Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW) Disponibilidad (%) Observaciones

Tocopilla-U16 GNL 0.0 Mantenimiento Mayor (69789).



5ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA SEN

5.1. Observaciones

Hora
Centro de

Control Observación

00:00 CDC PFV Almeyda, Cs. PE Sarco, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), Loma Los Colorados 2 (U-15 y 16), Dos Valles, Aconcagua TG, PE Aurora, Correntoso,
Palmar, Teno Gas, PE San Gabriel, PE El Maitén y PE La Flor continúan en período de puesta en servicio.

00:00 Enel
Generación

C. Rapel se declara en condición de agotamiento.

00:00 Colbún C. Colbún se declara en condición de agotamiento.
00:40 Enel

Generación
C. Loma Alta sincronizada en pruebas, según IF 3526.

00:48 STS Línea de 220 kV Ciruelos - Nueva Pichirropulli 2 abierta para regular tensión.
01:31 Chilquinta SS/EE San Rafael y San Felipe transferencia automática de consumos habilitada.
01:40 Enel

Generación
C. Loma Alta disponible y en servicio, cancelado IF 3526.

02:49 Transelec Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 abierta para regular tensión.
03:17 Transelec Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2 abierta para regular tensión.
03:35 AES Gener C. Guacolda 4 disponible y en servicio, cancelada IF 3524. Continúa limitada en 142 MW, según IL 2091.
03:49 Enel

Generación
C. Tarapacá unidad CTTAR limitada en 60 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Falla en Molino de carbón B por obstrucción en ducto de descaga del
alimentador al molino y falla en tacómetro en alimentador D del molino de carbón, según SICF 93609.

04:13 Engie C. Mejillones unidad IEM disponible y en servicio, cancelada IF 3517. Continúa limitada, según IL 777.
05:02 AES Gener C. Nueva Ventanas limitada en 250 MW. Causa informada: Control de temperatura de descarga de agua de mar, según IL 2105.
06:29 Transelec Línea de 66 kV Los Molles - Ovalle 1 interrupción forzada por protecciones, según IF 3527.
06:35 Celeoredes Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3 abierta para regular tensión.
07:39 TEN S/E Cumbre desconectada compensación serie de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2
07:44 Interchile Línea de 500 kV Nueva Cardones - Nueva Maitencillo 1 abierta para regular tensión.
09:10 Interchile Línea de 500 kV Nueva Cardones - Nueva Maitencillo 1 cerrada.
09:56 Transelec Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2 cerrada.
10:00 CGE Línea de 66 kV Pumahue - Chivilcan con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Poda de emergencia entre las estructuras 19 y 20, según SICF 93614.
10:11 Interchile S/E Nueva Pan de Azúcar conectada compensación serie de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Nueva Maitencillo 1 y 2.
10:45 Celeoredes Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3 cerrada.
11:15 Transelec S/E Don Héctor interruptores J4, J5, J7, J8, J10 y J11 abiertos por control transferencia línea 220 kV Los Vilos - Nogales 1, según SD 93051.
11:16 Interchile S/E Nueva Pan de Azúcar conectada compensación serie de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1.
11:38 Transelec Linea de 220 kV Nogales - Los Vilos N°2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reemplazo de TP con problema fase N°1 paño J2, medidas de protocolo y

puesta en servicio, según SDCF 93606 y 93607.
12:12 Minera

Escondida
Línea de 220 kV O´Higgins - Farellón con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Relleno de gas SF6 en el 52J9 en S/E O´Higgins, según SDCF 93615.

12:29 Transelec Linea de 66 kV Los Molles - Ovalle N°2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Por trabajos en circuito adyacente de reparación de conductor cortado y
reemplazo de crucetas debido a IF 3527, según SICF 93617.

12:37 Santa Fe
Energía

C. CMPC Santa Fe disponible, en servicio y cancelado IF 3201.

12:50 Transelec Línea de 220 kV Nogales - Los Vilos 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Desvinculación de cables de control asociado al TP de Fase T del paño J2 S/E
Los Vilos. Según SDCF 93605.

12:50 TEN S/E Cumbre conectada compensación serie de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2
12:54 Interchile S/E Nueva Pan de Azúcar conectada compensación serie de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2.



13:00 CDC Inicio prorrata ERNC por control transferencia de Línea 220 kV Los Vilos - Nogales 1.
13:02 Minera

Escondida
Línea de 220 kV O´Higgins - Farellón cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.

13:50 Engie C. Diesel Arica unidad GMAR1 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparación de interruptor 52G1 por falla en mecanismo de carga de resorte de cierre,
según SDCF 93620

14:59 Transelec Línea de 220 kV Charrúa - Hualpén y línea de 154 kV Concepción - San Vicente 1 y 2 con reconexiones automáticas deshabilitadas. Causa informada: Incendio cercano a las líneas en
el sector de Concepción.

15:00 Enel
Generación

C. Tarapacá unidad CTTAR limitada a 60 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Limpieza caja de condensador, según SICF 93619.

15:25 Engie C. Diesel Arica unidad GMAR3 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Retiro de interruptor de poder 52G3 de su celda, para ser utilizado en celda de unidad
GMAR1, según SDCF 93622.

15:33 Engie C. Diesel Arica unidad GMAR1 disponible y en servicio, cancelada SDCF 93620.
15:41 Interchile S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada compensación serie de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Nueva Maitencillo 1 y 2.
16:20 Enel

Generación
C. Antuco U-1 cancela mínimo técnico de 120 MW según IL 2083 y queda limitada a un nuevo mínimo técnico de 80 MW, según IL 2106.

16:55 Transelec Línea de 220 kV Charrúa - Hualpén y línea de 154 kV Concepción - San Vicente 1 y 2 con reconexiones automáticas habilitadas.
17:18 Chilquinta SS/EE San Felipe y San Rafael transferencia automática de consumos deshabilitada por control transferencia de las líneas de 110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza.
17:26 Transelec Línea de 220 kV Cóndores - Parinacota sin teleprotecciones. Causa informada: Puesta en servicio de las teleprotecciones está programada para el 23-12-2019, según IL 2107.
17:58 Interchile S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada compensación serie de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2.
18:43 Enel

Generación
C. Tarapacá unidad CTTAR cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 93619.

19:00 Enel
Generación

C. Tarapacá unidad CTTAR limitada en 70 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Falla en molino de carbón B por corte de eje motor molino, según SICF
93632 y cancelado SICF 93609.

19:17 CGE Línea de 66 kV Pumahue - Chivilcan cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 93614.
19:31 Transemel S/E Parinacota TR-1 de 220/66 kV y 120 MWA interrupción forzada por protecciones, se pierden 36 MW de consumos correspondientes a las SS/EE Pukara, Chinchorro y Quiani, según

IF 3532.
19:37 AES Gener C. Angamos U-1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: reparación del pulverizador 1D, según SICF 93627.
19:42 Interchile S/E Nueva Pan de Azúcar desconectada compensación serie de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1.
19:42 Transemel S/E Parinacota TR-1 de 220/66 kV y 120 MWA cerrado. Se recupera el 100 % de los consumos, cancelado IF 3532.
20:19 CDC Finaliza prorrata ERNC por control transferencia de la línea 220 kV Los Vilos - Nogales 1.
20:20 Enel

Generación
C. Loma Alta sale del servicio en forma intempestiva con 31 MW, según IF 3528.

20:51 Transelec S/E Don Héctor interruptores J4, J5, J7, J8, J10 y J11 cerrados por control transferencia línea 220 kV Los Vilos - Nogales 1, según SD 93051.
21:03 Enel

Generación
C. Loma Alta sincronizada en pruebas, según IF 3528.

21:16 Colbún S/E Colbún interruptores J1, J2 y J7 interrupción forzada por protecciones, según IF 3531.
21:36 Transelec Línea de 66 kV Los Molles - Ovalle 1 cerrada, cancelada IF 3527.
21:36 Transelec Linea de 66 kV Los Molles - Ovalle 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 93617.
21:37 Celeoredes S/E Santiago Solar interruptor H2 abierto por control transferencia de la línea de 110 kV Quillota - San Pedro.
21:42 Transelec Linea de 220 kV Nogales - Los Vilos 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 93606 y 93607. En S/E Los Vilos, se reemplazó transformador de potencial

fase 1 del paño J2 y transferido 52J2, por encontrarse con problema en el circuito de apertura 1 del polo C, según IF 3529.
22:03 Enel

Generación
C. Loma Alta disponible y en servicio, cancelado IF 3528.

23:04 Celeoredes S/E Santiago Solar 52H2 de la línea de 110 kV Santiago Solar - Cerro Navia cerrado.
23:54 Colbún S/E Colbún cerrados interruptores J1, J2 y J7, cancelado IF 3531. La protección 87L sistema 2 de la línea de 220 Kv Colbún - Ancoa queda fuera de servcio, según IL 2109.

Hora
Centro de

Control Observación



5.2. Otras Observaciones

Hora Centro de Control Observación

00:00 Enel Generación C. Antuco continúa evacuando 20 m3/s, para cumplir con convenio de riego por limitación de U-1 según IL 2056.
00:00 Enel Generación C. Pehuenche bocatoma Maule continúan extracciones para riego del canal Maule Norte Alto de 5.3 m3/seg, a solicitud de la DOH.
00:00 Enel Generación Lago Laja continúan extracciones de 60 m3/s equivalentes a 280 MW a requerimiento de la DOH, según IL 1948.
00:00 Enel Generación Laguna del Maule continúan extracciones en 48 m3/seg a solicitud de la DOH.
16:58 Enel Generación C. Antuco cierra compuerta por cambio de limitación de U-1 según IL 2106.
23:59 Enel Generación C. Pehuenche bocatoma Maule promedio de extracciones diaria de 5,3 m3/seg, a solicitud de la DOH.
23:59 Enel Generación Lago Laja promedio de extracciones diarias de 60 m3/s a solicitud de la DOH.
23:59 Enel Generación Laguna del Maule promedio de extracciones diarias de 45,53 m3/seg, a solicitud de la DOH.

5.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora Centrol de Control Empresa Instalación

07:28 Transelec Transelec S/E Charrúa interruptor JT(Reemplazo).
17:26 Transelec Transelec S/E Parinacota interruptor J1.



6INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control Instalación Fecha F/S Hora F/S Fecha E/S Hora E/S

Cenizas S/E Cenizas sin datos scada. 06/02/2017 18:50
Elektragen Cs. Constitución y Maule sin datos scada. 07/11/2017 08:00
Enor Chile S/E Mantos Blancos sin datos scada. 18/11/2017 18:31
Enel Generación S/E Pilmaiquén interruptores B1 Osorno1 y B2 Osorno 2 datos scada F/S. 06/12/2018 11:59
Colbún Líneas 220 kV Charrúa - Quilleco y Charrúa - Rucúe sin visualización de parámetros de transferencia. 10/12/2018 14:00
Engie S/E Tamaya interruptor H1 con datos SCADA inválidos (indisponibles al SITR), equipo sin operación remota vía

scada.
03/03/2019 04:00

San Andrés C. San Andrés data scada. 04/03/2019 16:00
Enel Generación C. TG Diego de Almagro sin datos scada. 25/04/2019 08:00
Enel Generación C. Cipreses U-1 52 G1 sin visualización de cambios de estados por entrada manual pegada. 01/05/2019 14:00
Enel Generación C. Taltal TG2 sin datos scada. 30/05/2019 00:16
Chilquinta S/E Las Vegas paño 52HR datos scada con error. 07/06/2019 15:39
Engie Línea de 220 kV Encuentro - El Tesoro datos scada sin actualizar. 24/09/2019 01:00
Enor Chile S/E Estación de Bombeo Sierra Gorda N°1. 08/10/2019 09:30
Engie S/E El Tesoro interruptor J1 sin datos scada. 12/11/2019 00:40
Colbún C. Nehuenco 1 TV con datos scada congelados. 27/11/2019 12:10
CGE S/E Coronel BB.CC.EE N° 1 de 66 kV, dato scada. 30/11/2019 02:40
CGE SS/EE Latorre, Tumbes, Perales y Talcahuano sin telecontrol ni datos scada. 05/12/2019 17:51
Collahuasi S/E Collahuasi patio 2 sin datos scada. 10/12/2019 16:50
Transelec Líneas de 66 kV Los Molles - Ovalle 1 y 2 datos scada y telecontrol. 14/12/2019 07:00
Enel Green Power PE Talinay Oriente datos scada. 16/12/2019 00:01
Enlasa C. El Peñón sin datos scada. 18/12/2019 00:41
Engie S/E El Tesoro paño J2 (Esperanza) sin datos scada y tensión de la Barra 220 kV. 20/12/2019 21:30
Transelec S/E Los Molles datos scada y telecontrol. 22/12/2019 06:30
Enor Chile C. PE Punta Colorada sin datos SCADA. 22/12/2019 07:30
Minera Escondida Sin datos SCADA en todas sus instalaciones 22/12/2019 16:52
Transelec S/E Los Vilos datos scada y telecontrol. 22/12/2019 23:43



7COMUNICACIONES SEN

Centro de Control Instalación Fecha F/S Hora F/S Fecha E/S Hora E/S

Cenizas Hot line. 07/10/2018 11:50
Mariposas Hot line. 23/02/2019 05:00
Enel Generación Hot line. 18/10/2019 14:30
Enel Distribución Hot line (Principal - Edificio Santa Rosa). 25/11/2019 17:33
Minera Escondida Hot line 22/12/2019 16:52



ANEXO Nº 4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 22 de 

diciembre de 2019



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 14-01-2020 11:00:41

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 318

Total registros Subestacion: 199

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
SubEstación Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019078244 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

AELA EOLICA 

LLANQUIHUE SpA
Intervención Origen Interno Programada

S/E CENTRAL PARQUE 

EOLICO AURORA

S/E CENTRAL AURORA E1

S/E CENTRAL AURORA E2

S/E CENTRAL AURORA E3

S/E CENTRAL AURORA E4

S/E CENTRAL AURORA E5

S/E CENTRAL AURORA E6

S/E CENTRAL AURORA E7

S/E CENTRAL AURORA E8

S/E CENTRAL AURORA E9

S/E CENTRAL AURORA E10

S/E CENTRAL AURORA JT

S/E CENTRAL AURORA 33KV B1

S/E CENTRAL AURORA 33KV B2

S/E CENTRAL AURORA ET

S/E CENTRAL AURORA EZ1

Otro Tipo de Trabajo 0

Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Central Parque Eólico Aurora 

(Tap Off Aurora). Condiciones requeridas: a disposición del Jefe de Faena equipos 

89J-L1, 52J1, 89JT1 y Celdas de Media Tensión. Solicitud de pruebas de puesta en 

servicio hasta entrada en operación comercial. Reemplaza solicitud 2019059816.

El riesgo del trabajo es bajo.

Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Central Parque Eólico Aurora 

(Tap Off Aurora). Condiciones requeridas: a disposición del Jefe de Faena equipos 

89J-L1, 52J1, 89JT1 y Celdas de Media Tensión. Solicitud de pruebas de puesta en 

servicio hasta entrada en operación comercial. Reemplaza solicitud 2019059816.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 06-11-19 00:00 31-12-19 23:59 06-11-19 00:00 04-01-20 00:00

2019089698 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AELA EOLICA SARCO SpA Intervención Origen Interno Programada S/E SARCO

S/E SARCO J1

S/E SARCO ET2

S/E SARCO E1

S/E SARCO E2

S/E SARCO E3

S/E SARCO ET11

S/E SARCO E4

S/E SARCO E5

S/E SARCO E6

S/E SARCO E7

S/E SARCO ET12

S/E SARCO E8

S/E SARCO E9

S/E SARCO E10

S/E SARCO ET1

S/E SARCO EZ1

S/E SARCO 33KV B1

S/E SARCO 33KV B2

S/E SARCO SS/AA

Otro Tipo de Trabajo 0

Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Sarco. Condiciones requeridas: a 

disposición del Jefe de Faena equipos de paño J1 de S/E Sarco; a disposición de jefe 

de faena equipos de Celdas de Media Tensión ET11, ET12, ET2, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 

E7, E8, E9, E10, EZ1. Considera pruebas y verificación de señales SCADA con Centro 

de Control. Periodo de pruebas hasta entrada en operación comercial. Reemplaza 

solicitud 2019066490.

El riesgo del trabajo es bajo.

Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Sarco. Condiciones requeridas: a 

disposición del Jefe de Faena equipos de paño J1 de S/E Sarco; a disposición de jefe 

de faena equipos de Celdas de Media Tensión ET11, ET12, ET2, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 

E7, E8, E9, E10, EZ1. Considera pruebas y verificación de señales SCADA con Centro 

de Control. Periodo de pruebas hasta entrada en operación comercial. Reemplaza 

solicitud 2019066490.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 14-12-19 10:00 31-12-19 23:59 14-12-19 11:12 04-01-20 00:00

2019066490 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AELA EOLICA SARCO SpA Intervención Origen Interno Programada S/E SARCO

S/E SARCO J1

S/E SARCO ET2

S/E SARCO E1

S/E SARCO E2

S/E SARCO E3

S/E SARCO ET11

S/E SARCO E4

S/E SARCO E5

S/E SARCO E6

S/E SARCO E7

S/E SARCO ET12

S/E SARCO E8

S/E SARCO E9

S/E SARCO E10

S/E SARCO ET1

S/E SARCO EZ1

S/E SARCO 33KV B1

S/E SARCO 33KV B2

S/E SARCO SS/AA

Otro Tipo de Trabajo 0

Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Sarco. Condiciones requeridas: a 

disposición del Jefe de Faena equipos de paño J1 de S/E Sarco; a disposición de jefe 

de faena equipos de Celdas de Media Tensión ET11, ET12, ET2, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 

E7, E8, E9, E10, EZ1. Considera pruebas y verificación de señales SCADA con Centro 

de Control. Periodo de pruebas hasta entrada en operación comercial. Maniobras de 

energización según Guía de Maniobras "Guia_Maniobras_Sarco_REV2" y 

"gm_primera_energizacion__sarco_2o_energizacion_se_sarco_y_barra_33kv_rev_ce

n_vf". Reemplaza solicitud 2019059819.

El riesgo del trabajo es bajo.

Energización y pruebas de puesta en servicio de S/E Sarco. Condiciones requeridas: a 

disposición del Jefe de Faena equipos de paño J1 de S/E Sarco; a disposición de jefe 

de faena equipos de Celdas de Media Tensión ET11, ET12, ET2, E1, E2, E3, E4, E5, E6, 

E7, E8, E9, E10, EZ1. Considera pruebas y verificación de señales SCADA con Centro 

de Control. Periodo de pruebas hasta entrada en operación comercial. Maniobras de 

energización según Guía de Maniobras "Guia_Maniobras_Sarco_REV2" y 

"gm_primera_energizacion__sarco_2o_energizacion_se_sarco_y_barra_33kv_rev_ce

n_vf". Reemplaza solicitud 2019059819.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-10-19 00:00 31-12-19 23:59 01-10-19 00:00 14-12-19 11:11

2019088948 Subestacion Aprobado AES GENER Desconexión Origen Interno Programada
S/E ANDES (AES 

GENER)
ANDES 345/220/23 kV N°3 Otro Tipo de Trabajo 0 Mantenimiento mayor ATR3 de la S/E Andes Es riesgo es bajo, se toman todas las medidas de seguridad

S/E Andes: 289B110, 289B210, 25208 a disposición del jefe de faenas;

S/E Andes: 389L04, 389C04, 389B03, 389B04, 352B04, 352C3/4 a disposición del jefe 

de faenas

No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 00:00 15-01-20 23:59 21-12-19 08:55

2019084873 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AES GENER SING Intervención Origen Interno Programada

S/E ANDES (AES 

GENER)

S/E ANDES (AES GENER) JBP1

S/E ANDES (AES GENER) EBP1

S/E ANDES (AES GENER) LBP1

S/E ANDES (AES GENER) 25207

S/E ANDES (AES GENER) 25205

S/E ANDES (AES GENER) 25206

S/E ANDES (AES GENER) 25208

S/E ANDES (AES GENER) 25203

S/E ANDES (AES GENER) 25204

S/E ANDES (AES GENER) 25210

S/E ANDES (AES GENER) 389RE03

S/E ANDES (AES GENER) 352A01

S/E ANDES (AES GENER) 352A03

S/E ANDES (AES GENER) 352C1/2

S/E ANDES (AES GENER) 352C3/4

S/E ANDES (AES GENER) 352B02

S/E ANDES (AES GENER) 352B04

S/E ANDES (AES GENER) ET2

S/E ANDES (AES GENER) LAT1

S/E ANDES (AES GENER) 389L03

S/E ANDES (AES GENER) LAT3

S/E ANDES (AES GENER) C103

S/E ANDES (AES GENER) LAT2

S/E ANDES (AES GENER) LBP2

S/E ANDES (AES GENER) JBP2

S/E ANDES (AES GENER) ET1

S/E ANDES (AES GENER) ET3 

[En_Revision]

Otro Tipo de Trabajo 0
Montaje LMT 23 KV  de electromecanico y remates OOCC   Proyecto Solar IIA S/E 

Andes

El riesgo es bajo ya que se toman todas las medidas de 

seguridad

S/E Andes: 352B02, 352B04, 352C1/2, 352C3/4, 352A01, 352C103, 352A03, 25203, 

25204, 25205, 25206, 25207, 25208, 25210, 52ET1, 52ET2 señalizar y no reconectar.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 19:00 22-12-19 09:32 22-12-19 13:55

2017017375 Subestacion
Aprobado sin 

activación
AJTE Intervención Origen Interno Programada S/E ANCOA Otro Tipo de Trabajo 0

Mantenimiento preventivo normal a servidores y workstations. Limpieza de equipos 

de servidores y workstations. Prueba alimentación de respaldo en los servidores

No tiene consumo 

afectado
ninguno 03-05-17 09:00 03-05-21 18:00

2019093034 Subestacion Aprobado
ATACAMA GENERACION 

CHILE
Intervención Origen Interno Programada

S/E PV CERRO 

DOMINADOR
otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo 0 Revisión de sistema de comunicaciones por intermitencias en el servicio. El riesgo del trabajo es bajo. Revisión de sistema de comunicaciones por intermitencias en el servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 08:00 31-12-19 23:59 26-12-19 05:34

2019089830 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
BARRICK GENERACIÓN Desconexión Origen Interno Programada S/E PUNTA COLORADA

S/E PUNTA COLORADA J7

S/E PUNTA COLORADA J8
Otro Tipo de Trabajo 0

Realizar pruebas SAT de los equipos de patio paños J7 Y J8, pruebas de control y 

proteccion paños J7 y J8. Se trabajará sobre equipos 89J7-2, 52J7, 89J8-2, 52J8, 89J7-

3, TCJ7-1, TCJ8-1, TCJ7-2, 897-3, 89J7-3T, TTP-J7, Pararrayos J7, Condensadores de 

acoplamiento J7 y trampas de onda paño J7. Actividades asociadas a proyecto Pascua 

Lama. Condiciones requeridas: 89J7-1 y 89J8-1 abierto y bloqueado; abierto y a 

disposición jefe de faena 52J7, 52J8, 89J7-2, 89J7-3 y 89J8-2.

El riesgo del trabajo es bajo.

Realizar pruebas SAT de los equipos de patio paños J7 Y J8, pruebas de control y 

proteccion paños J7 y J8. Se trabajará sobre equipos 89J7-2, 52J7, 89J8-2, 52J8, 89J7-

3, TCJ7-1, TCJ8-1, TCJ7-2, 897-3, 89J7-3T, TTP-J7, Pararrayos J7, Condensadores de 

acoplamiento J7 y trampas de onda paño J7. Actividades asociadas a proyecto Pascua 

Lama. Condiciones requeridas: 89J7-1 y 89J8-1 abierto y bloqueado; abierto y a 

disposición jefe de faena 52J7, 52J8, 89J7-2, 89J7-3 y 89J8-2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 20:00 22-12-19 07:31 22-12-19 18:39

2019081431 Subestacion Pendiente BARRICK GENERACIÓN Desconexión Origen Interno Curso Forzoso S/E PUNTA COLORADA S/E PUNTA COLORADA J8 Otro Tipo de Trabajo 0 El riesgo del trabajo es bajo.
Reparación por filtración de aceite en T/C  fase 1 Paño J8 Barrick. Condiciones 

requeridas: Abierto Interruptor 52J8, Abiertos desconectador 89J8-1 y 89J8-2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 12-11-19 11:25 31-12-19 23:59 12-11-19 11:25

2019089700 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CERRO DOMINADOR CSP 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada

S/E CSP CERRO 

DOMINADOR 

[En_Revision]

S/E CSP CERRO DOMINADOR JT1

S/E CSP CERRO DOMINADOR CT1

S/E CSP CERRO DOMINADOR CT2

S/E CSP CERRO DOMINADOR DT2

S/E CSP CERRO DOMINADOR 6,9kV BBA

Otro Tipo de Trabajo 0

Energización y pruebas de puesta en servicio S/E CSP Cerro Dominador y Sistemas 

Auxiliares de Central CSP Cerro Dominador: Transformadores, sistema de bombeos 

de agua y sales, anillos de campo solar A y B. Condiciones requeridas: A disposición 

del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2 S/E CSP Cerro Dominador. No considera 

puesta en servicio de Unidad Generadora CSP Cerro Dominador como tampoco 

considera inyección de energía al SEN. COndiciones requeridas adicionales: No 

reconectar 52J3 S/E Cerro Dominador (Seccionadora) y no reconectar 52JT1 S/E CSP 

Cerro Dominador.

El riesgo del trabajo es bajo.

Energización y pruebas de puesta en servicio S/E CSP Cerro Dominador y Sistemas 

Auxiliares de Central CSP Cerro Dominador: Transformadores, sistema de bombeos 

de agua y sales, anillos de campo solar A y B. Condiciones requeridas: A disposición 

del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2 S/E CSP Cerro Dominador. No considera 

puesta en servicio de Unidad Generadora CSP Cerro Dominador como tampoco 

considera inyección de energía al SEN. COndiciones requeridas adicionales: No 

reconectar 52J3 S/E Cerro Dominador (Seccionadora) y no reconectar 52JT1 S/E CSP 

Cerro Dominador.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-12-19 08:00 02-03-20 23:59 11-12-19 10:00 07-01-20 00:00

2019087454 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CERRO DOMINADOR CSP 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada

S/E CSP CERRO 

DOMINADOR 

[En_Revision]

CSP CERRO DOMINADOR 220/13,2kV 

128 MVA T1
Otro Tipo de Trabajo 0

Primera energización y pruebas de puesta en servicio linea 220 kV Cerro Dominador - 

CSP Cerro Dominador y S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: A 

disposición del jefe de faena 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 S/E Seccionadora Cerro 

Dominador. A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2 S/E Seccionadora 

Cerro Dominador. Guía de Maniobras 0186-MOM-UTE-132-000-0001_Rev01. No 

considera puesta en servicio de Unidad Generadora CSP Cerro Dominador.

El riesgo del trabajo es bajo.

Primera energización y pruebas de puesta en servicio linea 220 kV Cerro Dominador - 

CSP Cerro Dominador y S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: A 

disposición del jefe de faena 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 S/E Seccionadora Cerro 

Dominador. A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2 S/E Seccionadora 

Cerro Dominador. Guía de Maniobras 0186-MOM-UTE-132-000-0001_Rev01. No 

considera puesta en servicio de Unidad Generadora CSP Cerro Dominador.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-12-19 15:00 31-12-19 23:59 02-12-19 16:32 07-01-20 00:00

2019093618 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención

Origen 

Externo
Curso Forzoso S/E MONTE PATRIA

S/E MONTE PATRIA ET2

S/E MONTE PATRIA CT1

S/E MONTE PATRIA

Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de Transelec mediante SODI curso forzoso N° 2406-PDA, por trabajos de 

reparación de conductor en vano 165-166 LT66KV Cto. 1 Ovalle- Los Molles , se 

requiere precaución  de no reconectar interruptores 52CT1 y 52ET2 y verificar abierto 

y bloqueado 89B1 de S/E Monte Patria.  Actualmente S/E Monte Patria esta 

alimentada del Cto. 2 LT66KV Ovalle- Los Molles.

Sin riesgo para CGE, trabajos a solicitud de terceros. .
No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 13:54 22-12-19 23:59 22-12-19 14:55 22-12-19 21:40

2019093032 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada S/E PUCON PUCON 66/24-15KV 30MVA Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexion de Transformador N°1 de SE Pucón para realizar faenas de 

mantenimiento en DD.CC. 89ET1 de la mencionada SE. Consumos de S/E Pucón serán 

respaldados desde S/E Villarrica a través de red de media tensión de CGE.

Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada Riesgo bajo. Instalación se encontrara desconectada
No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 02:00 22-12-19 06:00 22-12-19 01:49 22-12-19 07:14

2019092663 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada S/E LAS ENCINAS

BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1

BA S/E LAS ENCINAS 66KV

BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2

Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexion de barra de 66 kV y T1-T2 de SE Las Encinas por faenas de reemplazo de 

conductor en LT Chivilcan las encinas y reemplazo de TTCC paño B2 de la 

mencionada SE. Para tal efecto se considera transferencia de alimentadores MT a 

otras instalaciones mediante maniobras monopolares con bloqueos de protecciones 

residuales en las cabeceras de MT. Relacionada con SD 2019090705

Riesgo bajo. instalación se encontrara desconectada Riesgo bajo. instalación se encontrara desconectada
No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 04:00 22-12-19 13:00 22-12-19 03:11 22-12-19 17:39

2019092662 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E LAS ENCINAS S/E LAS ENCINAS B2 Otro Tipo de Trabajo 0

Faenas de reemplazos de TTCC asociados al paño B2 de S/E Las Encinas razón por lo 

cual se realizaran los cambios de ajustes respectivos en paño antes mencionado de 

acuerdo a EAP 30_2019, esto relacionado con proyecto de refuerzo LT 66 kV Las 

Encinas - P Las Casas de acuerdo a SD_2019090705

Riesgo bajo. Instalaciones se encontraran desenergizadas.
Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento 

mayor a LT 1x66 kV Chivilcan - Las Encinas - Padre Las Casas y no al término de este.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 04:00 22-12-19 12:00 22-12-19 04:04 22-12-19 17:29

2019091704 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada

S/E EL MANZANO 

(CGE)

S/E EL MANZANO (CGE) C2

S/E EL MANZANO (CGE) CT1

S/E EL MANZANO (CGE) C1

Alambrado de control 0

Se realizaran trabajos de alambrado de Control y Scada a los reconectadores 52CT, 

52C1 y 52C2 de SE El Manzano asociado a proyecto de integración SCADA de la 

Subestación.

Riesgo del trabajo es Bajo y controlado.
No existirán pérdidas de consumos de clientes finales mientras se desarrollen los 

trabajos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 06:00 22-12-19 18:00 22-12-19 02:34 22-12-19 15:30

2019091630 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada

S/E EL MANZANO 

(CGE)

EL MANZANO  (ENEL DISTRIBUCIÓN) 

66/15KV 6.67MVA
Otro Tipo de Trabajo 0

Se realizará la habilitación SCADA en SE El Manzano, integrando alarmas, estados 

órdenes, variables análogas, etc. en Transformadores e interruptores de media 

tensión instalados en la Subestación.

Los consumos de la subestación serán transferidos mediantes redes de MT a otras 

instalaciones aledañas.

Riesgo del Trabajo Bajo Controlado No considera desconexión de clientes finales.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 06:00 22-12-19 18:00 22-12-19 02:34 22-12-19 12:38

2019087114 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada S/E CALAMA BA S/E CALAMA 110KV - BP1 Obras Civiles 0

Instalación de estructuras metálicas, instalación de transformadores de potencial, 

instalación de caja de potenciales, colocación de cableado de control, conexionados, 

pruebas electicas a equipos de paño,  Equipos desenergizados del tramo H2.

Trabajo presenta bajo riesgo.

Condiciones Operacionales: Ninguna. Lugar de trabajo: paño 110 kV de Banco de 

transformadores y barra de 110 kV. Reguardando las distancias de seguridad de 

instalaciones energizadas. Equipos desenergizados del tramo H2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 06-12-19 08:00 31-12-19 18:00 09-12-19 08:32 20-12-19 19:30

2019086404 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada S/E PIRQUE S/E PIRQUE HT Obras Civiles 0

trabajos de fundaciones, canalizaciones, montaje de equipos y estructuras, tendidos 

de cable y conexionados, pruebas eléctricas.

medio, se intervendrá a nivel de piso y lejos de puntos 

energizados
trabajos asociados a proyecto de ampliación de SE Pirque, NUP-893

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-12-19 08:00 31-12-19 20:00 04-12-19 15:00 03-01-20 11:32

2019086265 Subestacion Aprobado CGE Intervención Origen Interno Programada
S/E VALLE DE LOS 

VIENTOS

S/E VALLE DE LOS VIENTOS 110 KV BP

S/E VALLE DE LOS VIENTOS HL1

S/E VALLE DE LOS VIENTOS HT1

S/E VALLE DE LOS VIENTOS HT2

Lavado de Aislación 0 Lavado de aislación de S/E Valle de los Vientos Bajo nivel de riesgo
Condiciones operacionales requeridas: Bloquear reconexión automática de los 

equipos 52H3 en S/E Calama, 52HL1, 52HT1 y 52HT2 en S/E Valle de los Vientos

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 07:00 22-12-19 17:06 22-12-19 08:04

2018031337 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada S/E COLCHAGUA S/E COLCHAGUA CT1

Mantenimiento 

preventivo
0

Se realizará pruebas eléctricas a interruptor 52C1 de S/E Colchagua circuito 

Miraflores.

Nivel de riesgo medio, adoptándose las medidas 

preventivas operacionales adecuadas conforme a la 

planificación de los trabajos.

Por trabajos asociados a SD2018031331, se requiere precaución de no reconectar 

Interruptor General de Barra 15kV 52CT1 por maniobras de apertura y cierre de 

DD.CC 89C1-1 lado barra del interruptor 52C1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-06-18 08:00 05-06-18 14:00 05-06-18 10:22 05-06-18 16:12

2019089994 Subestacion Aprobado COLBUN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS J4 Otro Tipo de Trabajo 0

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: 

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

Riesgo bajo, para evitar cualquier operación involuntaria 

de algún equipo que este en servicio se pasara a control 

local el paño J4.

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: 

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 16-01-20 18:00 16-12-19 11:15
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2019089548 Subestacion Aprobado COLBUN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS HS Otro Tipo de Trabajo 0

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente:

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

Riesgo bajo, para evitar cualquier operación involuntaria 

de algún equipo que este en servicio se pasara a control 

local el paño HS.

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente:

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 16-01-20 18:00 16-12-19 11:15

2019089547 Subestacion Aprobado COLBUN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS H5 Otro Tipo de Trabajo 0

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente:

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

Riesgo bajo, para evitar cualquier operación involuntaria 

de algún equipo que este en servicio se pasara a control 

local el paño H5.

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente:

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 16-01-20 18:00 16-12-19 11:15

2019089546 Subestacion Aprobado COLBUN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS H4 Otro Tipo de Trabajo 0

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente:

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

Riesgo bajo, para evitar cualquier operación involuntaria 

de algún equipo que este en servicio se pasara a control 

local el paño H4.

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente:

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 16-01-20 18:00 16-12-19 11:15

2019089545 Subestacion Aprobado COLBUN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS H3 Otro Tipo de Trabajo 0

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente:

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

Riesgo bajo, para evitar cualquier operación involuntaria 

de algún equipo que este en servicio se pasara a control 

local el paño H3.

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente:

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 16-01-20 18:00 16-12-19 11:15

2019089543 Subestacion Aprobado COLBUN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS J2 Otro Tipo de Trabajo 0

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Actualización de firmware y cambio de 

tarjetas de RTU en S/E Los Maquis.

Riesgo bajo, para evitar cualquier operación involuntaria 

de algún equipo que este en servicio se pasara a control 

local el paño J2.

Proyecto Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Cambio de tarjetas de RTU en 

S/E Los Maquis.

Realizar Back up de la configuración, actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, 

Actualizar versión RTU, Configuración RTU, Durante los trabajos quedaran los paños 

en control local.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 16-01-20 18:00 16-12-19 11:15

2019089542 Subestacion Aprobado COLBUN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS J1 Otro Tipo de Trabajo 0

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente:

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

Riesgo bajo, para evitar cualquier operación involuntaria 

de algún equipo que este en servicio se pasara a control 

local el paño J1.

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente:

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 16-01-20 18:00 16-12-19 11:15

2019089540 Subestacion Aprobado COLBUN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS otros: telecomunicaciones Otro Tipo de Trabajo 0

Por proyecto NUP 1004 "Normalización S/E Los Maquis" , se realizara lo siguiente: 1.- 

Tendido de fibra óptica desde sala de control GIS y sala de control S/E Los Maquis 2.- 

Montaje de cabecera y conversor en gaviete RTU al interior de sala de control S/e Los 

Maquis. 3.- Termofusiones en nueva cabecera(sala de control GIS y sala de control 

Los Maquis) Todo con el fin de interconectar la nueva GIS y S/E Los Maquis(solo por 

telecomunicaciones)

Riesgo bajo, se evitara en todo momento manipular los 

conductores existentes al interior de trincheras - 

canalizaciones en patio y sala de control. Además se 

contara con supervisión permanente al momento de estar 

tendiendo conductor de fibra óptica

Por proyecto NUP 1004 "Normalización S/E Los Maquis" , se realizara lo siguiente: 1.- 

Tendido de fibra óptica desde sala de control GIS y sala de control S/E Los Maquis 2.- 

Montaje de cabecera y conversor en gaviete RTU al interior de sala de control S/e Los 

Maquis. 3.- Termofusiones en nueva cabecera(sala de control GIS y sala de control 

Los Maquis) Todo con el fin de interconectar la nueva GIS y S/E Los Maquis(solo por 

telecomunicaciones)

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-12-19 08:00 15-01-20 18:00 11-12-19 09:21

2019089158 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
COLBUN Intervención Origen Interno Programada S/E MAIPO S/E MAIPO J4 Otro Tipo de Trabajo 0 Configuración del Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP). Controlado

Configuración del Sistema de Lectura Remota de Protecciones (SLRP), por tal motivo 

se requiere intervenir alternadamente sistema 1 y sistema 2 asociados al paño J4, de 

esta manera siempre estará el paño con su protección redundante activa.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 19-12-19 08:00 22-12-19 20:00 19-12-19 13:10 20-12-19 12:34

2019085773 Subestacion Aprobado COLBUN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS J3 Otro Tipo de Trabajo 0

Por proyecto NUP1004 se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control 

desde nueva GIS a equipos patio paño J3(TT.CC, 52J3, 89J2-1, 89J3-2, TT.PP) Tendido 

de conductores desde nueva GIS a sala de control gabinete de control, protecciones y 

medición paño J3. Tendido de conductores desde nueva GIS a gabinetes de servicios 

auxiliares de CC-CA Se dejaran las hebras de los conductores con marca, terminal y 

encintadas.

Riesgo bajo, posible apertura involuntaria de interruptor, 

para evitar esto no se manipularan las ramas de apertura y 

cierre, además se tendrá supervisión permanente y se 

encintaran las hebras para evitar cualquier contacto con 

hebras que se encuentren en servicio.

Por proyecto NUP1004 se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control 

desde nueva GIS a equipos patio paño J3(TT.CC, 52J3, 89J2-1, 89J3-2, TT.PP) Tendido 

de conductores desde nueva GIS a sala de control gabinete de control, protecciones y 

medición paño J3. Tendido de conductores desde nueva GIS a gabinetes de servicios 

auxiliares de CC-CA Se dejaran las hebras de los conductores con marca, terminal y 

encintadas.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 28-02-20 18:00 09-12-19 09:22

2019085772 Subestacion Aprobado COLBUN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS J2 Otro Tipo de Trabajo 0

Por proyecto NUP1004 se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control 

desde nueva GIS a equipos patio paño J2(TT.CC, 52J12 89J2-1, 89J2-2, TT.PP) Tendido 

de conductores desde nueva GIS a sala de control gabinete de control, protecciones y 

medición paño J2. Tendido de conductores desde nueva GIS a gabinetes de servicios 

auxiliares de CC-CA Se dejaran las hebras de los conductores con marca, terminal y 

encintadas.

Riesgo bajo, posible apertura involuntaria de interruptor, 

para evitar esto no se manipularan las ramas de apertura y 

cierre, además se tendrá supervisión permanente y se 

encintaran las hebras para evitar cualquier contacto con 

hebras que se encuentren en servicio.

Por proyecto NUP1004 se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control 

desde nueva GIS a equipos patio paño J2(TT.CC, 52J2 89J2-1, 89J2-2, TT.PP) Tendido 

de conductores desde nueva GIS a sala de control gabinete de control, protecciones y 

medición paño J2. Tendido de conductores desde nueva GIS a gabinetes de servicios 

auxiliares de CC-CA Se dejaran las hebras de los conductores con marca, terminal y 

encintadas.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 28-02-20 18:00 09-12-19 09:22

2019085771 Subestacion Aprobado COLBUN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS J1 Otro Tipo de Trabajo 0

Por proyecto NUP1004 se realizara lo siguiente:

Tendido de conductores de control desde nueva GIS a equipos patio paño J1(TT.CC, 

52J1, 89J1-1, 89J1-2, TT.PP)

Tendido de conductores desde nueva GIS a sala de control gabinete de control, 

protecciones y medición paño J1.

Tendido de conductores desde nueva GIS a gabinetes de servicios auxiliares de CC-CA

Se dejaran las hebras de los conductores con marca, terminal y encintadas.

Riesgo bajo, posible apertura involuntaria de interruptor, 

para evitar esto no se manipularan las ramas de apertura y 

cierre, además se tendrá supervisión permanente y se 

encintaran las hebras para evitar cualquier contacto con 

hebras que se encuentren en servicio.

Por proyecto NUP1004 se realizara lo siguiente:

Tendido de conductores de control desde nueva GIS a equipos patio paño J1(TT.CC, 

52J1, 89J1-1, 89J1-2, TT.PP)

Tendido de conductores desde nueva GIS a sala de control gabinete de control, 

protecciones y medición paño J1.

Tendido de conductores desde nueva GIS a gabinetes de servicios auxiliares de CC-CA

Se dejaran las hebras de los conductores con marca, terminal y encintadas.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 28-02-20 18:00 09-12-19 09:22

2019074940 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
COLBUN Intervención Origen Interno Programada S/E LOS MAQUIS BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1 Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos a realizar:

Terminaciones de grouting en fundaciones luminarias, pilar BA, Levantamiento de 

detalle, Término de detalles obras civiles, Levantamiento punch list.

Riesgo Bajo:

Para todos estos trabajos  existirá personal de inspección y 

supervisión permanente de Colbún.

Por trabajos del Proyecto NUP1004 Normalizacion S/E Los Maquis, se realizara lo 

siguiente:

Finalización de Obras Civiles patio 220kV Proyecto Gis.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 04-11-19 08:00 30-12-19 20:00 04-11-19 09:52 09-12-19 19:20

2019089556 Subestacion Aprobado COLBÚN TRANSMISIÓN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA Otro Tipo de Trabajo 0

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: 

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

Riesgo bajo, para evitar cualquier operación involuntaria 

de algún equipo que este en servicio se pasara a control 

local el paño ATR.

Proyecto NUP1004 "Normalización S/E Los Maquis", se realizara lo siguiente: 

Integración de nueva GIS a RTU y Scada Tx. Realizar Back up de la configuración, 

actualizar Firmware de tarjetas CMU RTU, Actualizar versión RTU, Configuración RTU, 

Durante los trabajos quedaran los paños en control local.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 16-01-20 18:00 16-12-19 11:15

2019085777 Subestacion Aprobado COLBÚN TRANSMISIÓN Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA Otro Tipo de Trabajo 0

Por proyecto NUP1004 se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control 

desde nueva GIS a equipos patio paño ATR(TT.CC, 52HS, 89JT1, 89HT1, TT.PP, ATR) 

Tendido de conductores desde nueva GIS a sala de control gabinete de control, 

protecciones y medición paño ATR. Tendido de conductores desde nueva GIS a 

gabinetes de servicios auxiliares de CC-CA Se dejaran las hebras de los conductores 

con marca, terminal y encintadas.

riesgo bajo, posible apertura involuntaria de interruptor, 

para evitar esto no se manipularan las ramas de apertura y 

cierre, además se tendrá supervisión permanente y se 

encintaran las hebras para evitar cualquier contacto con 

hebras que se encuentren en servicio.

Por proyecto NUP1004 se realizara lo siguiente: Tendido de conductores de control 

desde nueva GIS a equipos patio paño ATR(TT.CC, 52HS, 89JT1, 89HT1, TT.PP, ATR) 

Tendido de conductores desde nueva GIS a sala de control gabinete de control, 

protecciones y medición paño ATR. Tendido de conductores desde nueva GIS a 

gabinetes de servicios auxiliares de CC-CA Se dejaran las hebras de los conductores 

con marca, terminal y encintadas.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 20-02-20 18:00 09-12-19 09:22

2019088557 Subestacion Aprobado CTNG SpA Desconexión Origen Interno Programada
TAP OFF PUNTA 

PEUCO
TAP OFF PUNTA PEUCO HC1 Otro Tipo de Trabajo 0

Mantenimiento Mayor al interruptor 52HC1 asociado al Banco de Condensadores 

N°1 de S/E Punta Peuco.
Riesgo bajo. Trabajo programado

En conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico "Programa de 

Mantenimiento Preventivo Mayor, se tiene programado intervenir el interruptor SF6 

110kV, 52HC1 asociado al Banco de Condensadores  N°1 de S/E Punta Peuco según 

carta al Coordinador Eléctrico GIO.CEN -2019/089 (fecha 29/11/2019), por lo cual se 

requiere la desconexión de dicho interruptor por una ventana equivalente a quince 

(15) días, con el fin de poder realizar las siguientes tareas en el interruptor: a) 

reemplazo de todo el volumen de gas SF6; b) Cambio de empacaduras; c) Reemplazo 

de contactos móviles; d) Mantenimiento caja de control.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 26-12-19 23:59 09-12-19 12:26

2019086215 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

EDELNOR TRANSMISIÓN 

S.A
Intervención Origen Interno Programada S/E CRUCERO

BA S/E CRUCERO 220KV-BP2

BA S/E CRUCERO 220KV-BT

BA S/E CRUCERO 220KV-BP1

Otro Tipo de Trabajo 0
Obras Civiles, desmontaje y montaje de equipos, desvinculación de cables de fuerza y 

control en el paño JR
Riesgo bajo segun analisis de riesgo

Trabajo asociado al  proyecto de Mantenimiento Preventivo Mayor del paño JR:

Condiciones requeridas:-	S/E Crucero  : No Reconectar   52J16 ; 52J4 ; 52J8 ; 52J9 ; 

52JRE ; 52J13; 52J12 ; 52J7A ; 52J6A ; 52J7B; 526B; 52JT1; 52J6; 52J10; 52J11; 52J15;  

52JS.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 09:02 22-12-19 12:24

2019084673 Subestacion Aprobado
EDELNOR TRANSMISIÓN 

S.A
Desconexión Origen Interno Programada S/E CRUCERO S/E CRUCERO JR Otro Tipo de Trabajo 0

Solicitud de mantenimiento Mayor Carta Engie N° 688/2019: El proyecto consiste en 

el reemplazo de aquellos equipos primarios cuyas capacidades nominales de 

cortocircuito se encuentran por debajo de lo calculado bajo Norma IEC 60909 (2001) 

en su punto de interconexión al SI, quedando fuera de norma. Los equipos antes 

mencionados se encuentran en la subestación Crucero. El detalle de equipamiento a 

reemplazar es el siguiente: 

a. Paño JR: tres Interruptores.

b. Paño JR: tres Desconectadores.

(NUP 1437)

Riesgo bajo por cuanto se trabaja desenergizado

Trabajos relacionados a adecuamiento de instalciones a Norma IEC 60909, 

capacidades nominales de corto circuito de equipos primarios. Se solicita el paño JR 

Fuera de servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 27-11-19 08:00 19-02-20 18:00 27-11-19 12:32

2019077510 Subestacion Rechazado
EDELNOR TRANSMISIÓN 

S.A
Desconexión Origen Interno Programada S/E CRUCERO S/E CRUCERO JR Otro Tipo de Trabajo 0

Solicitud de mantenimiento Mayor Carta Engie N° 688/2019: El proyecto consiste en 

el reemplazo de aquellos equipos primarios cuyas capacidades nominales de 

cortocircuito se encuentran por debajo de lo calculado bajo Norma IEC 60909 (2001) 

en su punto de interconexión al SI, quedando fuera de norma. Los equipos antes 

mencionados se encuentran en la subestación Crucero. El detalle de equipamiento a 

reemplazar es el siguiente: 

a. Paño JR: tres Interruptores.

b. Paño JR: tres Desconectadores.

(NUP 1437)

Riesgo bajo por cuanto se trabaja desenergizado

Trabajos relacionados a adecuamiento de instalciones a Norma IEC 60909, 

capacidades nominales de corto circuito de equipos primarios. Se solicita el paño JR 

Fuera de servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-11-19 08:00 19-02-20 18:00

2019069312 Subestacion Rechazado
EDELNOR TRANSMISIÓN 

S.A
Desconexión Origen Interno Programada S/E CRUCERO S/E CRUCERO JR Otro Tipo de Trabajo 0

Solicitud de mantenimiento Mayor Carta Engie N° 618/2019: El proyecto consiste en 

el reemplazo de aquellos equipos primarios cuyas capacidades nominales de 

cortocircuito se encuentran por debajo de lo calculado bajo Norma IEC 60909 (2001) 

en su punto de interconexión al SI, quedando fuera de norma. Los equipos antes 

mencionados se encuentran en la subestación Crucero. El detalle de equipamiento a 

reemplazar es el siguiente: 

a. Paño JR: tres Interruptores.

b. Paño JR: tres Desconectadores.

(NUP 1437)

Riesgo bajo por cuanto se trabaja desenergizado

Trabajos relacionados a adecuamiento de instalciones a Norma IEC 60909, 

capacidades nominales de corto circuito de equipos primarios. Se solicita el paño JR 

Fuera de servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 04-11-19 08:00 27-01-20 18:00

2019092689 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENEL DISTRIBUCIÓN Intervención Origen Interno Programada S/E LOS DOMINICOS

S/E LOS DOMINICOS H1

S/E LOS DOMINICOS H2

S/E LOS DOMINICOS HS1

Otro Tipo de Trabajo 0 Pruebas efectivas de Transferencia Automática 110 kV No presenta riesgos para el sistema.
Cargas se encuentran respaldadas al momento de realizar la Transferencia 

automática.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 20:00 23-12-19 07:00 23-12-19 00:04 23-12-19 03:10

2019092688 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENEL DISTRIBUCIÓN Intervención Origen Interno Programada S/E LO BOZA

S/E LO BOZA H1

S/E LO BOZA H2

S/E LO BOZA HS1

Otro Tipo de Trabajo 0 Pruebas efectivas de Transferencia Automática 110 kV No presenta riesgos para el sistema.
Cargas se encuentran respaldadas al momento de realizar la Transferencia 

automática.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 00:00 22-12-19 07:00 22-12-19 03:10 22-12-19 04:10

2019092637 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENEL DISTRIBUCIÓN Desconexión Origen Interno Programada S/E SAN BERNARDO SAN BERNARDO 110/12.5KV 50MVA 3 Otro Tipo de Trabajo 0

Realiza el reemplazo de las protecciones diferencial y de respaldo del transformador 

de poder
Trabajos sin riesgo para el sistema Trabajos enmarcados en el proyecto NUP 825

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 00:00 22-12-19 17:00 22-12-19 02:39 22-12-19 13:35

2019088415 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada S/E ARICA S/E ARICA BT2 Alambrado de control 0 Pruebas de control a nuevo interruptor 52BT2. Riesgo bajo, trabajo considerado en matriz.

Sin condiciones requeridas, esta solicitud es para realizar pruebas de apertura-cierre 

local, scada, alarmas y para verificar tiempo de carrera, medidas de contacto, medias 

eléctricas. complementa a SD 2019068534 (trabajos previos en el 52BT2, interruptor 

transferido al 52BR) y la SI 2019083476 (cableado control 52BT2). NO CONSIDERA 

CONECTAR CABLES EN ALTA TENSIÓN NI LA PUESTA EN SERVICIO DEL EQUIPO SIN 

ENTREGAR DOCUMENTACIÓN AL COORDINADOR.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 06-12-19 08:00 31-12-19 18:00 06-12-19 08:17 13-01-20 19:25

2019085297 Subestacion Aprobado ENGIE Intervención Origen Interno Programada
S/E CENTRAL 

CHAPIQUIÑA

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 23 KV

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 3 KV

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 66 KV-BP

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA ET2

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA BR

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA BT2

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA B2

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA G1

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA G2

S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2

Obras Civiles 0 Trabajos de instalación de poste por proyecto cosapilla.
Riesgo bajo, trabajos a realizar incluidos en matriz de 

riesgo.

Solicitud de precaución por trabajos que se encuentra relacionada con proyecto 

Cosapilla.

No Reconectar.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 28-11-19 08:00 23-12-19 20:00 28-11-19 12:01

2019074583 Subestacion Aprobado ENGIE Desconexión Origen Interno Programada S/E ARICA
BC S/E ARICA 13,8 KV - AUTOTRAFO Nº1-

BANCO CONDENSADOR Nº2
Otro Tipo de Trabajo 0

Equipo indisponible (TTCC dañado del Banco Condensadores N°2 y N°3), de acuerdo 

al IF #2019000492.

Riesgo bajo, equipo desconectado desde el bushing del 

terciario del Autotransformador N°3 (desenergizado).

Este equipo se encuentra desconectado desde el bushing del terciario del ATR3, 

realizada en la SD 2019051600. // Esta solicitud reemplaza a la SD 2019029963.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 23-10-19 00:00 31-12-19 23:59 23-10-19 00:05

2019068534 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Desconexión Origen Interno Programada S/E ARICA S/E ARICA BT2 Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos previos al  cambio de Interruptor 52BT2. Riesgo bajo, trabajo considerado en matriz.

Condiciones requeridas: 52BT2 transferido al 52BR ; Abierto 89BT2-1 ; Abierto 89BT2-

2 ; Cerrado 89BT2-3 ; 52BT2 a disposición del Jefe de Faena. Esta solicitud reemplaza 

a la SD2019043593.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-10-19 00:03 31-12-19 23:59 02-10-19 09:54 13-01-20 19:25
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2018083987 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada S/E ARICA

S/E ARICA C8  [En_Revision]

S/E ARICA D1 (BESS) [En_Revision]

S/E ARICA D2 SS/AA BESS [En_Revision]

Otro Tipo de Trabajo 0

CONEXIÓN DE BESS (Inversor y Banco de Baterías 2MW), Transformador 13800/440V 

2250kVA, Transformador SS/AA 100kVA, Celdas de MT, Equipos de Medidas y Scada, 

pruebas sobre equipos 52C8, 52C9, 52C10 (interruptores a disposición del Jefe de 

Faena).

Riesgo bajo, maniobras a realizar según Guía.

CONDICIONES REQUERIDAS:  -Desconectador 89C8-1T Abierto (Desconectador 

siempre abierto para realizar cualquier maniobra) -Desconectador 89C8-1 Cerrado -

Desconectador 89C9-1T Abierto -Desconectador 89C10-1T Abierto -Barra 13,2 kV 

energizada -Interruptores 52C8, 52C9, 52C10 a disposición del jefe de faena -

Energización en modo de pruebas y a disposición del jefe de faena.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-01-19 00:00 31-12-19 23:59 01-01-19 00:00 09-01-20 16:18

2018081693 Subestacion Aprobado ENGIE Intervención Origen Interno Programada
TAP OFF VITOR N°2 

MÓVIL
TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV Otro Tipo de Trabajo 0

Conexión para pruebas Transformador Transportable, Línea 23kV Vítor2-Chaca 

(Planta Fotovoltáica Pampa Camarones). Pruebas experimientales sobre los equipos 

52HTT;52ETT; 52E1;52E2, los cuales podrán ser operados desde SCADA de ENGIE. 

(HASTA EL 31-12-2018)

Riesgo bajo, el transformador está en servicio y con sus 

mantenimientos al día.
Sin condiciones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-01-19 00:00 31-12-19 23:59 01-01-19 00:00

2018081692 Subestacion Aprobado ENGIE Intervención Origen Interno Programada
TAP OFF VITOR N°2 

MÓVIL
TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV Otro Tipo de Trabajo 0

Conexión para pruebas Transformador Transportable. Pruebas experimientales 

sobre los equipos 52HTT;52ETT; 52E1;52E2, los cuales podrán ser operados desde 

SCADA de ENGIE. (HASTA EL 31-12-2018)

Riesgo bajo, el transformador está en servicio y con sus 

mantenimientos al día.
Sin condiciones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-01-19 00:00 31-12-19 23:59 01-01-19 00:00

2018081690 Subestacion Aprobado ENGIE Intervención Origen Interno Programada
TAP OFF VITOR N°2 

MÓVIL
TAP OFF VITOR N° 2 MÓVIL 110/23 KV Otro Tipo de Trabajo 0

Conexión para pruebas Transformador Transportable, Líneas Vítor-Pampa 

Camarones (minera) y Vítor-Chaca. Pruebas experimientales sobre los equipos 

52HTT;52ETT; 52E1;52E2, los cuales podrán ser operados desde SCADA de ENGIE. 

(HASTA EL 31-12-2018)

Riesgo bajo, el transformador está en servicio y con sus 

mantenimientos al día.
Sin condiciones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-01-19 00:00 31-12-19 23:59 01-01-19 00:00

2018080449 Subestacion Aprobado ENGIE Desconexión Origen Interno Programada S/E ARICA ARICA 66/13.8 KV N°1 Otro Tipo de Trabajo 0
Desconexión permanente de Transformador #1 Pauwells 66/13kV. Esta solicitud 

reemplaza a la SD 2018072875.

Riesgo bajo, maniobras se realizarán con equipo 

desenergizado.

CONDICIONES REQUERIDAS: Abierto 89 BT1-1; Abierto 89BT1-2; Abierto 89CT1-1; 

Abierto 89CT1-2. El Trafo#1 fue reemplazado por el Trafo#2, según IRO 2018000596. 

52BT1 y 52CT1 a disposición del Jefe de Faena cuando lo requiera.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-01-19 00:00 31-12-19 23:59 01-01-19 00:00

2019087980 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
FRONTEL Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E CUNCO S/E CUNCO H2

Roce y pode franja 

servidumbre
0

No reconectar 52H2 a solicitud de LAP por faenas de poda,  tala controlada en faja de 

servidumbre linea 110 kV Cunco Melipeuco
El riesgo del trabajo es bajo y controlado No Hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-12-19 08:00 31-12-19 20:00 05-12-19 09:59 31-12-19 17:07

2019087979 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
FRONTEL Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E CUNCO S/E CUNCO H1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

No reconectar 52H1 a solicitud de LAP por faenas de poda,  tala controlada en faja de 

servidumbre linea 110 kV Cunco  Rio Tolten
El riesgo del trabajo es bajo y controlado No Hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-12-19 08:00 31-12-19 20:00 05-12-19 09:59 31-12-19 17:07

2019089723 Subestacion Aprobado HIDROPALMAR S.A. Intervención Origen Interno Programada S/E PALMAR

S/E PALMAR H1

S/E PALMAR HT1

S/E PALMAR HT2

S/E PALMAR CT1

S/E PALMAR CT2

S/E PALMAR 110KV B1

Otro Tipo de Trabajo 0 PUESTA EN SERVICIO SE PALMAR PUESTA EN SERVICIO SE PALMAR PUESTA EN SERVICIO SE PALMAR
No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 15-01-20 08:00 16-12-19 08:47

2019059683 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE Desconexión

Origen 

Externo
Programada

S/E NUEVA PAN DE 

AZUCAR
BA S/E NUEVA PAN DE AZUCAR 220KV A Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexión Barra A 220kV S/E Nueva Pan de Azúcar, para realizar trabajos 

relacionados con el proyecto Nuevo ATR-1, decreto 9T.

Con las medidas de control adoptadas, no existen riesgos 

asociados.

La barra A 220kV de S/E Nueva Pan de Azúcar se desconectará para realizar todas las 

labores asociadas a la adecuación de instalaciones existentes para la nueva posición 

del ATR-1 de dicha subestación.

Condicones Requeridas: Interruptores 52J2, 52J4 Abiertos y Bloqueados, 

Desconectadores 89J2-1, 89J2-2, 89J4-1, 89J4-2 Abiertos y bloqueados, 

Desconectadores 89J2-1T, 89J4-1T, 89JBA-T Cerrados y bloqueados. Se realizarán 

además bloqueos de disparoas asociados a bajo nivel SF6 de barra A y de paños J2 y 

J4.  Trabajos asociados a nuevo banco ATR-1, decreto supremo 9T.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 28-08-19 08:00 31-12-19 18:00 28-08-19 08:05 31-12-19 13:39

2019058777 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE Desconexión

Origen 

Externo
Programada

S/E NUEVA 

MAITENCILLO
BA S/E NUEVA MAITENCILLO 220KV A Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexión Barra A 220kV S/E Nueva Maitencillo, para realizar trabajos 

relacionados con el proyecto Nueva ATR-1, decreto 9T.

Con las medidas de control adoptadas, no existen riesgos 

asociados.

La barra A 220kV de S/E Nueva Maitencillo se desconectará para realizar todas las 

labores asociadas a la adecuación de instalaciones existentes para la nueva posición 

del ATR-1 de dicha subestación.

Condicones Requeridas: Interruptores 52J2, 52J4 Abiertos y Bloqueados, 

Desconectadores 89J2-1, 89J2-2, 89J4-1, 89J4-2 Abiertos y bloqueados, 

Desconectadores 89J2-1T, 89J4-1T, 89JBA-T Cerrados y bloqueados. Se realizarán 

además bloqueos de disparoas asociados a bajo nivel SF6 de barra A y de paños J2 y 

J4.  Trabajos asociados a nuevo banco ATR-1, decreto supremo 9T.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 23-08-19 08:00 31-12-19 17:00 23-08-19 08:51 31-12-19 13:39

2019058776 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE Desconexión

Origen 

Externo
Programada S/E NUEVA CARDONES BA S/E NUEVA CARDONES 220KV A Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexión Barra A 220kV S/E Nueva Cardones, para realizar trabajos relacionados 

con el proyecto Nueva ATR-1, decreto 9T.

Con las medidas de control adoptadas, no existen riesgos 

asociados.

La barra A 220kV de S/E Nueva Cardones se desconectará para realizar todas las 

labores asociadas a la adecuación de instalaciones existentes para la nueva posición 

del ATR-1 de dicha subetsación.

Condicones Requeridas: Interruptores 52J2, 52J4 Abiertos y Bloqueados, 

Desconectadores 89J2-1, 89J2-2, 89J4-1, 89J4-2 Abiertos y bloqueados, 

Desconectadores 89J2-1T, 89J4-1T, 89JBA-T Cerrados y bloqueados. Se realizarán 

además bloqueos de disparoas asociados a bajo nivel SF6 de barra A y de paños J2 y 

J4.  Trabajos asociados a nuevo banco ATR-1, decreto supremo 9T.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 23-08-19 08:00 31-12-19 17:00 23-08-19 09:32 31-12-19 13:39

2019091907 Subestacion Aprobado KDM Intervención Origen Interno Programada
S/E CENTRAL LOMA 

LOS COLORADOS
BA S/E LOMA LOS COLORADOS 23KV B2 Otro Tipo de Trabajo 0

Riesgo bajo porque  el parque fotovoltaico esta en un 

periodo marcha blanca.

Continuar con energización y Pruebas de Puesta en Servicio (PES) Central Fotovoltaica 

Loma Los Colorados. No requiere desconexión de subestación 110/23 [KV].

No tiene consumo 

afectado
ninguno 19-12-19 09:00 20-01-20 09:00 19-12-19 10:59

2019089531 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

LÍNEA DE TRANSMISIÓN 

CABO LEONES S.A.
Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E MAITENCILLO S/E MAITENCILLO J15 Otro Tipo de Trabajo 0

Se requiere bloquear 87B 220 kV unidad de bahía paño J15 a solicitud de Transelec 

por trabajos de pruebas señal de alarmas falla de 87B 220 kV en S/E Maitencillo.
Nivel de riesgo depende de trabajos de Transelec Trabajos de Transelec.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:30 22-12-19 18:00 22-12-19 10:25 22-12-19 21:09

2019090420 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MASISA Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E MAPAL S/E MAPAL AT Otro Tipo de Trabajo 0

No Reconectar 52AT S/E Mapal a solicitud de Transelec por faenas de reemplazo de 

cruceta en linea 154 kV Hualpen - Lagunillas

El riesgo de la faena debe ser declarado por Transelec, 

debido que esta solicitud se ingresa a petición de ellos.
Precaución ingresada a solicitud de Tranaselec.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 09:16 22-12-19 21:08

2019091880 Subestacion Rechazado
MINERA CERRO 

COLORADO
Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E POZO ALMONTE S/E POZO ALMONTE H2 Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de Engie se requiere la intervención del paño H2 para la Conexión de 

Respaldo Temporal Línea 110 Kv Iquique- Pozo Almonte Circuito N° 2 a SE Cóndores. 

Trabajo previo Asociado a NUP N°1008. Condiciones  en S/E Pozo Almonte: 52H2, 

89H2-1, 89H2-2 y 89H2-2T a disposición del jefe de Faena.

El riesgo es bajo debido a la naturaleza del trabajo, y se 

tomaran las condiciones necesarias de seguridad.

Trabajo previo Asociado a NUP N°1008. Condiciones en S/E Pozo Almonte: 52H2, 

89H2-1, 89H2-2 y 89H2-2T a disposición del jefe de Faena.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 16:00

2019092414 Subestacion Aprobado MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada S/E PURI
S/E PURI JT3 [En_Revision]

S/E PURI DT3 [En_Revision]
Otro Tipo de Trabajo 0

Actividades de Precomisionamiento correspondientes a la integración del paño JT3 a 

RTU, HMI y SCADA, pruebas de protecciones y señalización de T3 en condición 

desenergizado.

Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.
S/E Puri:

Pueden generar intermitencia de señales SITR reportadas a la autoridad.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 19-12-19 08:00 31-01-20 20:00 19-12-19 07:37

2019092413 Subestacion Aprobado MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada S/E CHIMBORAZO
S/E CHIMBORAZO JT3 [En_Revision]

S/E CHIMBORAZO DT3 [En_Revision]
Otro Tipo de Trabajo 0

Actividades de Precomisionamiento correspondientes a la integración del paño JT3 a 

RTU, HMI y SCADA, pruebas de protecciones y señalización de T3 en condición 

desenergizado.

Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.
S/E Chimborazo:

Pueden generar intermitencia de señales SITR reportadas a la autoridad.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 19-12-19 08:00 31-01-20 20:00 19-12-19 07:37

2019092412 Subestacion Aprobado MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada S/E FARELLÓN
S/E FARELLÓN JT3 [En_Revision]

S/E FARELLÓN DT3 [En_Revision]
Otro Tipo de Trabajo 0

Actividades de Precomisionamiento correspondientes a la integración del paño JT3 a 

RTU, HMI y SCADA, pruebas de protecciones y señalización de T3 en condición 

desenergizado.

Riesgo bajo, el trabajo se realizara con procedimiento.
S/E Farellon:

Pueden generar intermitencia de señales SITR reportadas a la autoridad.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 19-12-19 08:00 31-01-20 20:00 19-12-19 07:37

2019092388 Subestacion Aprobado MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada S/E COLOSO
S/E COLOSO JT2

S/E COLOSO J1
Otro Tipo de Trabajo 0

Actividades de Precomisionamiento correspondientes a la integración del paño JT2 y  

J1 a RTU, HMI y SCADA, pruebas de señalización.

Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento 

actualizado y personal calificado.

Considerar que pruebas pueden generar intermitencia de señales SITR reportadas a 

la autoridad.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 19-12-19 08:00 15-01-20 20:00 19-12-19 07:37

2019090837 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada S/E LAGUNA SECA otros: telecomunicacion

Mantenimiento 

preventivo
0 Tendido y conexionado de circuitos de comunicación en SE Laguna Seca.

Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento 

actualizado y personal calificado.

Eventual pérdida de comunicación transitoria con SCADA mientras dure la 

intervención.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 07:30 22-12-19 20:00 22-12-19 08:27 22-12-19 15:28

2019088331 Subestacion Aprobado MINERA ESCONDIDA Desconexión Origen Interno Programada S/E COLOSO
COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 

[En_Revision]
Otro Tipo de Trabajo 0

Montaje de Accesorios de Nuevo Transformador T2 (sistema de Monitoreo y 

Control), Cableado y pruebas electricas asociadas.  Reemplaza a SD 2019072650.

Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento 

actualizado y personal calificado.

Reemplaza a SD 2019072650, asociada a la extensión del MM de la LT O’Higgins - 

Coloso Cto 1.

Condiciones Requeridas: 

SE Coloso 52JT2 Abierto

SE Coloso 89JT2-1 Abierto y a disposición Jefe Faena

No tiene consumo 

afectado
ninguno 06-12-19 00:00 15-01-20 20:00 06-12-19 08:31

2019088306 Subestacion Aprobado MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada S/E CHIMBORAZO otros: tendido_cable Otro Tipo de Trabajo 0

Acometida y conexionado de cables de control a paneles existentes (512205-CU-

09020, 512205-CU-09001, XFP-09001-RTCC, XFP-09002-RTCC, 512205-RT-09001, 

512205-DP-09011). Normalización sistema detección d eincendios sala de baterías. 

Cableado desde Sala de Control a TF-3, cableado desde sala de control a LCP, 

Instalación de dispositivo de bloqueo al interior sala GIS, cableado desde sala de 

control a LCP, Armado de andamios para instalación de soportes de nuevo ducto de 

barra, instalación de soportes y nuevo ducto de barra desde T3 hacia sala de 6,9 Kv, 

movimiento de equipos (camiones, gruas, etc.) y maniobras de izaje en interior patio 

para retiro de instalaciones.

Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos 

rescpectivos.

Se requieren las siguientes condiciones en SE Chimborazo: No reconectar 52J1, 52J2, 

52JT1, 52JT2, 52DT1 y 52DT2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 06-12-19 00:00 23-12-19 23:59 06-12-19 08:32

2019088305 Subestacion Aprobado MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada S/E PURI otros: tendido_cable Otro Tipo de Trabajo 0

Acometida y conexionado de cables de control a paneles existentes (512204-CU-

09020, 512204-CU-09001, XFP-09001-RTCC, XFP-09002-RTCC, 512204-RT-09001, 

512204-DP-09011). Normalización sistema detección d eincendios sala de baterías. 

Cableado desde Sala de Control a TF-3, cableado desde sala de control a LCP, 

Instalación de dispositivo de bloqueo al interior sala GIS, cableado desde sala de 

control a LCP, movimiento de equipos (camiones, gruas, etc.) y maniobras de izaje en 

interior patio para retiro de instalaciones.

Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos 

rescpectivos.

Se requieren las siguientes condiciones en SE Puri: No reconectar 52J1, 52J2, 52JT1, 

52JT2, 52DT1 y 52DT2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 06-12-19 00:00 23-12-19 23:59 06-12-19 08:32

2019088304 Subestacion Aprobado MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada S/E FARELLÓN otros: tendido_cable Otro Tipo de Trabajo 0

Acometida y conexionado de cables de control a paneles existentes (512203-CU-

09001, XFP-09001-RTCC, XFP-09002-RTCC, 512203-RT-09001, 512203-DP-09011). 

Normalización sistema detección d eincendios sala de baterías. Cableado desde Sala 

de Control a TF-3, cableado desde sala de control a LCP, Instalación de dispositivo de 

bloqueo al interior sala GIS, cableado desde sala de control a LCP, instalación de 

soportes y nuevo ducto de barra desde T3 hacia sala de 6,9 Kv, movimiento de 

equipos (camiones, gruas, etc.) y maniobras de izaje en interior patio para retiro de 

instalaciones.

Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos 

rescpectivos.

Se requieren las siguientes condiciones: 

SE Farellón: No reconectar 52J1, 52J2, 52JT1, 52JT2, 52DT1 y 52DT2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 06-12-19 00:00 23-12-19 23:59 06-12-19 08:32

2019092124 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

PARQUE EÓLICO EL 

ARRAYÁN
Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E DON GOYO S/E DON GOYO J2

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Corte y poda de árboles cercanos a conductores netre vanos 580, 581 y 582 de línea 

220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas 

en S/E Don Goyo: No reconectar 52J2.

El riesgo del trabajo es bajo.

Corte y poda de árboles cercanos a conductores netre vanos 580, 581 y 582 de línea 

220 kV Don Goyo - Pan de Azúcar ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas 

en S/E Don Goyo: No reconectar 52J2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:40 22-12-19 19:27

2019089453 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

PARQUE EÓLICO EL 

ARRAYÁN
Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E DON GOYO S/E DON GOYO J3 Lavado de Aislación 0

Confección de plataformas de trabajo y pre armado de estructuras 287 a 302 

ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas en S/E Don Goyo: No reconectar 

52J3.

El riesgo del trabajo es bajo.

Confección de plataformas de trabajo y pre armado de estructuras 287 a 302 

ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas en S/E Don Goyo: No reconectar 

52J3.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:47 22-12-19 19:25

2019092480 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

PARQUE EÓLICO EL 

MAITEN SPA
Intervención

Origen 

Externo
Programada

S/E PARQUE EOLICO EL 

MAITEN
S/E PARQUE EOLICO EL MAITEN BT1 Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos de Transelec en S/E Laja: Puesta en servicio del nuevo TP BT 66 kV, mediante 

conexión a potencial con la línea 66 kV Charrúa Laja.

El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de 

mitigación necesarias.
No reconectar interruptores 52BT1 de SE El Maitén.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:28 22-12-19 14:25

2019084526 Subestacion Aprobado
PARQUE EÓLICO EL 

MAITEN SPA
Intervención Origen Interno Programada

S/E PARQUE EOLICO EL 

MAITEN [En_Revision]

PARQUE EOLICO EL MAITEN 66/23KV 10-

12MVA T1 [En_Revision]
Otro Tipo de Trabajo 0

Puesta en servicio de la Central PE El Maitén, del transformador elevador 23/66 kV, 

de la celda de 23 kV y de las unidades

generadoras 1, 2 y 3.

El riesgo es bajo, ya que se tomarán todas las medidas de 

mitigación necesarias.

Los paños BT1, ET1, EG1, EG2, EG3 quedan a disposición del jefe de puesta en servicio 

para realizar las pruebas de comisionamiento respectivas, la energización se 

efectuara segun la Guia de Maniobra N°_P-023-A1-PES-DOC-001 de Imelsa. Las 

inyecciones se efectuarán según

programa de pruebas enviadas por El Maiten al CEN, durante las pruebas la potencia 

disponible es 9 MW.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 23-11-19 07:00 23-12-19 23:59 23-11-19 09:34

2019090399 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

PARQUE EÓLICO LOS 

CURUROS
Intervención

Origen 

Externo
Programada

S/E CENTRAL LA 

CEBADA
S/E CENTRAL LA CEBADA J2 Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de Transelec No Reconectar 52J2. Motivo: Corta y poda de árboles 

cercanos a conductores entre Vanos 580 - 581 y 582

Corta y poda de árboles cercanos a conductores entre 

vanos

Instalación a intervenir: Línea 220 kV La Cebada - Pan de Azúcar

Instalación con restricción: Línea 220 kV La Cebada - Pan de Azúcar

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:49 22-12-19 19:28

2019089392 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

PARQUE EÓLICO LOS 

CURUROS
Intervención

Origen 

Externo
Programada

S/E CENTRAL LA 

CEBADA
S/E CENTRAL LA CEBADA J4 Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de Transelec No reconectar 52J4. Motivo: Confección de plataformas de 

trabajo y pre armado de estructuras E 287 A e 302. Linea 220 kV. La Cebada - Talinay - 

Don Goyo.

Bajo riesgo de trabajo, maniobras se realizan desde sala de 

operaciones
Sin comentarios adicionales

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:49 22-12-19 19:29

2019089277 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

PARQUE EÓLICO LOS 

CURUROS
Intervención

Origen 

Externo
Programada

S/E CENTRAL LA 

CEBADA
S/E CENTRAL LA CEBADA J2 Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de Transelec No reconectar 52J2. Motivo: Confección de plataformas de 

trabajo y pre armado de estructuras E 287 A e 302. Linea 220 kV. La Cebada - Pan de 

Azúcar.

Bajo riesgo de trabajo, maniobras se realizan desde sala de 

operaciones
Sin comentarios adicionales

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:49 22-12-19 19:29

2019092380 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

Pacific Hydro Punta 

Sierra SpA
Intervención Origen Interno Programada S/E PUNTA SIERRA Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos de configuración al controlador de la diagonal 3 y el sistema SCADA de 

Punta de Sierra

El riesgo de trabajo es bajo, posible intermitencia o perdida 

de comunicación con CEN
Sin comentarios adicionales

No tiene consumo 

afectado
ninguno 19-12-19 08:00 23-12-19 18:00 19-12-19 09:16 23-12-19 18:25

2019084534 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

RED ELÉCTRICA DEL 

NORTE 2 S.A
Desconexión

Origen 

Externo
Programada S/E ENCUENTRO S/E ENCUENTRO J4 Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Encuentro - Paño J4 Transferido, Cambio de desconectador por tipo pantógrafo 

de acuerdo a decreto N°422.

Riesgo bajo, se trabaja con instalación desenergizada 

aislando la zona de trabajo. (Paño J4 transferido en S/E 

Encuentro)

En S/E Encuentro, Paño 52J4 Transferido, ya que se puede realizar por no contar con 

parque eólico Sierra Gorda conectada a la línea 220 kV Encuentro-El Tesoro. En S/E El 

Tesoro cerrado 52J1, sistema 220 kV en anillo, ya que están todos los estudios de 

protecciones aprobados por el coordinador y que tampoco se encuentra el parque 

Eólico conectado a la línea 220 kV . Solicitud digitada para reemplazar a SI 

N°2019075989.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-12-19 00:00 30-12-19 23:59 30-11-19 00:00 31-12-19 00:00

2019092679 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
SATT Desconexión Origen Interno Programada

S/E SECCIONADORA 

SAN ANDRÉS
S/E SECCIONADORA SAN ANDRES JT2 Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexión del paño JT2 por faenas de pruebas SISTEMA DE PROTECCIÓN 

DIFERENCIAL 87B1 que consisten en: Prueba de estabilidad e inestabilidad protección 

87B1 mediante inyecciones primarias y secundarias, Prueba de disparos efectivos 

50BF mediante inyecciones secundarias.

No existe riesgo de trabajos asociados.

Se tomará el paño JT2 como referencia para las pruebas. El interruptor 52JT2 estará 

abierto y disponible para el jefe de faena. durante los trabajos se bloquearan trip y 

corrientes de protección diferencial de barra 1. Trabajos asociados a ampliación S/E 

San Andrés.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 21:00 23-12-19 06:00 22-12-19 21:27 23-12-19 07:28

2019091040 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
SATT Desconexión Origen Interno Programada

S/E SECCIONADORA 

SAN ANDRÉS
S/E SECCIONADORA SAN ANDRES JT2 Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexión del paño JT2 por faenas de pruebas de control y verificación de 

protección S1-S2 del paño JT2.
No existe riesgo de trabajos asociados. Nota, mientras este desconectado el paño JT2 el paño JT1 siempre estará conectado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 21:00 23-12-19 06:00 22-12-19 22:17 23-12-19 07:28

2019091034 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
SATT Desconexión Origen Interno Programada

S/E SECCIONADORA 

SAN ANDRÉS
S/E SECCIONADORA SAN ANDRES JT1 Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexión del paño JT1 por faenas de pruebas de control y verificación de 

protección S1-S2 del paño JT1.
No existe riesgo de trabajos asociados. Nota, mientras este desconectado el paño JT1 el paño JT2 siempre estará conectado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 21:00 22-12-19 06:00 21-12-19 22:10 22-12-19 07:13

2019090982 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
SATT Intervención Origen Interno Programada

S/E SECCIONADORA 

SAN ANDRÉS

BA S/E SECCIONADORA SAN ANDRES 

220KV BP1
Otro Tipo de Trabajo 0

Faenas de cableado y configuración lógica de protección diferencial de barra 220 kV, 

según proyecto ampliación S/E San Andrés.
Nivel de riesgo es bajo y controlado.

Durante los trabajos se bloquearán trip y corrientes  de protección diferencial de 

barra.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 21:00 22-12-19 07:00 21-12-19 21:21 22-12-19 04:38

2019092696 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
STN S. A. Desconexión

Origen 

Externo
Programada S/E KAPATUR BA S/E KAPATUR 220KV - BP1 Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexion de barra 220 kV Sección N°1 por faenas de acople de barra N°1 con 

ampliación para futura conexión de SE Caitan

el riesgo de la faena es bajo, se trabajara en instalación 

desconectada
desconexion programada con las empresas

No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 20:00 22-12-19 20:00 21-12-19 22:13 22-12-19 18:57
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2019092694 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
STN S. A. Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E KAPATUR BA S/E KAPATUR 220KV - BP2 Otro Tipo de Trabajo 0

No reconectar interruptores asociados a la Sección N°2 en SE Kapatur por faenas de 

acople de barra N°1 con ampliación de sección N°1  para futura conexión de SE 

Caitan.

el riesgo de la faena es bajo y controlado No Hay
No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 20:00 22-12-19 20:00 21-12-19 22:11 22-12-19 18:57

2019092687 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
STN S. A. Desconexión Origen Interno Programada S/E KAPATUR

S/E KAPATUR J9

S/E KAPATUR J10
Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexion de linea 220 kV Kapatur Kelar N°2 por faenas en SE Kapatur que 

consisten en pruebas de lazo de corrientes de los transformadores de corriente
El riesgo del trabajo es bajo y controlado No Hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 20:00 22-12-19 09:35 22-12-19 18:57

2019092923 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
STS Intervención Origen Interno Programada S/E CHONCHI S/E CHONCHI H2 Otro Tipo de Trabajo 0

faenas a nivel de protecciones que consisten en lo siguiente: 

1.- Charla de seguridad y descripcion de la faena

2.- Bloqueo de trip proteccion sistema 2.

3.- Cortocircuitar corrientes nucleo 4 paño H2. 

4.- Integrar corrientes al equipo T400L

5.- Normalizar corrientes.

6.- Analisis faorial en proteccion sistema 2 y localizador de fallas T400L.

7.- Normalizar trip de proteccion sistema 2.

El riesgo de la faena es bajo y controlado No Hay
No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 19:00 22-12-19 14:06 22-12-19 17:52

2019092677 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
STS Intervención Origen Interno Programada S/E CHONCHI CHONCHI 115/24KV 30MVA 1 Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos en armario de de T1 que consiste en trabajos a nivel de control  que se 

detallan a continuación:

1.- Charla, Inducción, Instalación de Faenas, delimitación de trabajos.

2.- Integración de corrientes a nueva protección SEL-387 y SEL-311C en forma 

secuencial

3.- Integración circuitos de corriente continua nueva protección SEL-387 y SEL-311C 

en forma secuencial

4.- Medidas de cierre de contactos de trip

5.- Puesta en Servicio

el riesgo de la faena es bajo y controlado No Hay
No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 19:00 22-12-19 08:57 22-12-19 17:52

2019091889 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
STS Desconexión

Origen 

Externo
Programada S/E PID PID PID-PID 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 Otro Tipo de Trabajo 0

desconexion de transformador N°1 para realizar faenas a nivel de protecciones que 

consiste en el reemplazo de la protección 87T1 por una SEL 387, se realizaran 

pruebas de control sobre interruptores HT1 y ET1, una vez finalizada la desconexion 

la nueva protección diferencial SEL 387  quedara en servicio.

el riesgo del trabajo es bajo y controlado
Los consumos de SE Pid Pid serán previamente transferidos por lo que no habrá 

perdida de consumos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 20:00 22-12-19 10:24 22-12-19 17:47

2019090901 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
STS Intervención Origen Interno Programada S/E VALDIVIA (STS) S/E VALDIVIA JT4 Otro Tipo de Trabajo 0

Se requiere no reconectar 52JT4 por trabajos de instalación y cierre de puentes 

desde línea AT hacia el paño JT4, según MNR NUP N° 3.

El riesgo es la posibilidad de operación del 52JT4 durante 

los trabajos con personal de líneas vivas.
Trabajos con personal de líneas vivas.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 09:00 22-12-19 19:00 22-12-19 09:48 22-12-19 21:53

2019088229 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TEN Intervención Origen Interno Programada S/E LOS CHANGOS otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo 0

Se realizará integración de  red IP SWITCH CISCO a la red SDH de la red trocal 

asociado a los enlaces  de comunicaciones con  subestaciones Ten - Los Changos - 

Cumbre - Nueva Cardones, se realizarán pruebas de conectividad entre equipos 

Switch y Multiplexores, habrá perdidas de servicios todas avisadas con anterioridad 

al centro de control, pruebas punto a punto entre equipamiento telecom. 

Reconfiguración de equipamiento SDH (Multiplexores).

Riesgo controlado. Trabajos en equipamiento de 

telecomunicaciones de proyecto futuro de red IP.

Se verán afectados los servicios asociados en los Mux a intervenir, toda intervención 

de servicio se dará aviso al 																		

centro de control, pruebas a realizar son por la reconfiguración de la red SDH 

(Synchronous Digital  Hierarchy) y la integración de la red IP Switch cisco. 

Intermitencia  Scada por 30 minutos aproximadamente.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-12-19 09:00 31-12-19 18:00 17-12-19 17:12 02-01-20 12:00

2019093634 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Curso Forzoso S/E LOS VILOS

S/E LOS VILOS J1

S/E LOS VILOS J2

S/E LOS VILOS J3

S/E LOS VILOS J4

Otro Tipo de Trabajo 0 SE Los Vilos: Investigación en telecontrol de la subestación Bajo

Actividades:

Investigación en telecontrol de una subestación., SE Los Vilos: Investigación en 

telecontrol de la subestación.,-	- 1) Revisión configuración (Software) y tarjetas de 

salidas (Hardware) unidad terminal remota D20 (URT).,-	- 2) Revisión circuitos de 

telecontrol en tableros de comando, relacionados a los paños J1, J2, J3 y J4. Revisión 

se realizará en cada paño, uno por vez.,-	-  3) Pruebas de telemando, habilitando y 

deshabilitando la reconexión de los paños J1, J2, J3 y J4 desde el CNOT. Pruebas se 

realizarán en cada paño, uno por vez.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

SCADA Local SE Los Vilos o L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 o L 220kV Nogales-Los Vilos, 

C2 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Los Vilos, Switch telecontrol subestación A disposición del jefe de faena 

Subestación Los Vilos, Paño J1: Reconexión  A disposición del jefe de faena 

Subestación Los Vilos, 	Paño J2: Reconexión A disposición del jefe de faena 

Subestación Los Vilos, 	Paño J3: Reconexión A disposición del jefe de faena 

Subestación Los Vilos, 	Paño J4: Reconexión A disposición del jefe de faena

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 23:00 23-12-19 18:00 23-12-19 13:22 26-12-19 09:13

2019093633 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Curso Forzoso S/E LOS VILOS Otro Tipo de Trabajo 0 SE Los Vilos: Investigación en telecontrol de la subestación Bajo

Actividades:

Investigación en telecontrol de una subestación., SE Los Vilos: Investigación en 

telecontrol de la subestación.,-	- 1) Revisión configuración (Software) y tarjetas de 

salidas (Hardware) unidad terminal remota D20 (URT).,-	- 2) Revisión circuitos de 

telecontrol en tableros de comando, relacionados a los paños J1, J2, J3 y J4. Revisión 

se realizará en cada paño, uno por vez.,-	-  3) Pruebas de telemando, habilitando y 

deshabilitando la reconexión de los paños J1, J2, J3 y J4 desde el CNOT. Pruebas se 

realizarán en cada paño, uno por vez.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

SCADA Local SE Los Vilos o L 220kV Nogales-Los Vilos, C1 o L 220kV Nogales-Los Vilos, 

C2 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Los Vilos, Switch telecontrol subestación A disposición del jefe de faena 

Subestación Los Vilos, Paño J1: Reconexión  A disposición del jefe de faena 

Subestación Los Vilos, 	Paño J2: Reconexión A disposición del jefe de faena 

Subestación Los Vilos, 	Paño J3: Reconexión A disposición del jefe de faena 

Subestación Los Vilos, 	Paño J4: Reconexión A disposición del jefe de faena

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 23:00 23-12-19 18:00 23-12-19 13:22 26-12-19 09:13

2019093607 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Curso Forzoso S/E LOS VILOS

BA S/E LOS VILOS 220KV 

TRANSFERENCIA S.2
Otro Tipo de Trabajo 0 Reemplazo de TP fase N°1 paño J2, medidas de protocolo y puesta en servicio.

Actividades:

MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o 

desenergizado (Transformador), Reemplazo de TP fase N°1 paño J2, medidas de 

protocolo y puesta en servicio 

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Nogales-Los Vilos, C2 o Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos

Temporalidad de los Riesgos:

Al inicio de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Los Vilos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J2-1 lado 

interruptor, en 89J2-3 lado barra de transferencia, en conexión superior de TPJ2, en 

TCJ2 lado línea y en 89J2-2T lado línea. .

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 20:00 22-12-19 11:38 22-12-19 21:42

2019093559 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Curso Forzoso S/E HUALPEN otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo 0 Investigar, revisar linea vista y sistema sujeción de espejo de MMOO. Bajo

Actividades: Radio estación BIO BIO: Investigar, revisar linea vista y sistema sujeción 

de espejo de MMOO.  

Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220kV Hualpén-

Lagunillas, C1

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 10:00 22-12-19 18:00 21-12-19 17:43 21-12-19 19:22

2019093558 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Curso Forzoso S/E LAGUNILLAS otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo 0 Investigación, revisión de linea vista y sistema sujeción de antena de MMOO. Bajo

Actividades: SE Lagunillas: Investigación, revisión de linea vista y sistema sujeción de 

antena de MMOO.  

Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220kV Hualpén-

Lagunillas, C1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 10:00 22-12-19 18:00 21-12-19 13:20 21-12-19 19:58

2019092969 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada

S/E POLPAICO 

(TRANSELEC)
BC S/E POLPAICO JCE1 220KV 100 MVAr Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Polpaico: Reemplazo de transformadores de potencial del paño de 

220 kV JCE1.  

Restricciones: Equipo indisponible.  

Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco CCEE 1 de 220 kV.  

Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.   

Nivel de Riesgo: Bajo.  

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización de la zona de trabajo. Puestas 

a tierra provisionales instaladas en TP del paño JCE1, previa verificación de ausencia 

de tensión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 19:00 22-12-19 08:21 22-12-19 20:47

2019092820 Subestacion Aprobado TRANSELEC Desconexión
Origen 

Externo
Programada S/E ATACAMA S/E ATACAMA J6 Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Atacama: a solicitud de Enel Gas Atacama, desconexión del paño J6 en apoyo a 

las pruebas de certificación de partida autónoma TG2A.

instalación con riesgo: Paño J6 de S/E Atacama. Nivel y 

temporalidad del riesgo: bajo, al termino de los trabajos.

Actividad:

S/E Atacama: a solicitud de Enel Gas Atacama, desconexión del paño J6 en apoyo a 

las pruebas de certificación de partida autónoma TG2A.

restricciones:

Paño J6 de S/E Atacama indisponible

bloqueos del jefe de faena:

no hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 09:40



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 14-01-2020 11:00:41

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 318

Total registros Subestacion: 199

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
SubEstación Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019092804 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CONDORES otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo 0

Pruebas de enlace para las teleprotecciones asociadas al OPLAT  y pruebas de 

señales SCADA de la  L 220 kV Cóndores - Parinacota.
Alto

Actividades:

Verificar: 1. canal de telecomunicaciones OPLAT, 2. coordinación horaria en ambos 

OPLAT, 3. enlace de comunicación en ambos extremos: 1ro de manera visual, 2do el 

nivel de alarmas y de LOG de eventos, en caso de presentar algún problema, 4. 

configuración del OPLAT, respecto a la dualidad de tonos.      Provocar alarmas y 

verificarlas en regletas SCADA y en MDF.      Medir: 1. tensiones de 48 VCC y de la 

fuente de poder, 2. niveles HF de pilotos de transmisión y recepción, 3. niveles de 

ruido o rechazo de hibrida en el receptor, 4. niveles de AGC por software, 5. niveles 

de HF en comandos de transmisión (dos frecuencias por comando), 6. niveles de HF 

en comandos de recepción (dos frecuencias por comando), 7. respuesta de 

frecuencia en canales de audio, 8. ruido en canales de audio.      Por último, verificar 

que las observaciones efectuadas en la FAT han sido corregidas (en caso de aplicar), 

además de obtener archivo de eventos, alarmas y registros del equipo.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

SCADA Local SE Parinacota y SCADA Local SE Cóndores y L 220kV Condores-

Parinacota, C1

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Alto

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Parinacota, Switch de Mantenimiento TPOP 1  Inmovilizado 

Subestación Parinacota, Equipo OP1  Demarcación zona de trabajo

No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 23:00 22-12-19 17:00 21-12-19 23:52 23-12-19 18:09

2019092803 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo 0

Pruebas de enlace para las teleprotecciones asociadas al OPLAT  y pruebas de 

señales SCADA de la  L 220 kV Cóndores - Parinacota.
Alto

Actividades:

Verificar: 1. canal de telecomunicaciones OPLAT, 2. coordinación horaria en ambos 

OPLAT, 3. enlace de comunicación en ambos extremos: 1ro de manera visual, 2do el 

nivel de alarmas y de LOG de eventos, en caso de presentar algún problema, 4. 

configuración del OPLAT, respecto a la dualidad de tonos.      Provocar alarmas y 

verificarlas en regletas SCADA y en MDF.      Medir: 1. tensiones de 48 VCC y de la 

fuente de poder, 2. niveles HF de pilotos de transmisión y recepción, 3. niveles de 

ruido o rechazo de hibrida en el receptor, 4. niveles de AGC por software, 5. niveles 

de HF en comandos de transmisión (dos frecuencias por comando), 6. niveles de HF 

en comandos de recepción (dos frecuencias por comando), 7. respuesta de 

frecuencia en canales de audio, 8. ruido en canales de audio.      Por último, verificar 

que las observaciones efectuadas en la FAT han sido corregidas (en caso de aplicar), 

además de obtener archivo de eventos, alarmas y registros del equipo.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

SCADA Local SE Parinacota y SCADA Local SE Cóndores y L 220kV Condores-

Parinacota, C1

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Alto

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Parinacota, Switch de Mantenimiento TPOP 1  Inmovilizado 

Subestación Parinacota, Equipo OP1  Demarcación zona de trabajo

No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 23:00 22-12-19 17:00 21-12-19 23:52 23-12-19 18:09

2019092349 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E RAPEL otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos asociados a obra de Eletrans II por nuevo paño de 220 kV J4. Bajo

Actividades: S/E Rapel (nuevo paño J4): Modificación de canalizaciones de 

alumbrado de seguridad, por intervención de fundaciones de pararrayos y 

transformadores de potencial. 

Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. 

Instalaciones en Riesgo: S/E Rapel: SSAA CA. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Rapel: Delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 19-12-19 08:00 24-12-19 18:00 19-12-19 12:46 20-12-19 18:35

2019092336 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PAN DE AZUCAR Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Pan de Azucar. “Proyecto de Integración Protección Sistema N° 1 MICOM P443 

Paño H7 al Sistema Scada
Bajo

Actividades:

Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azucar. “Proyecto de Integración 

Protección Sistema N° 1 MICOM P443 Paño H7 al Sistema Scada”.- - 1) Conexionado 

cables de comunicación y sincronización horaria en IED. - - 2) Descarga de backup 

inicial en IED. - - 3) Configuración del enlace de comunicación en protocolo DNP 3.0 

en IED. - - 4) Verificación de comunicación del equipo del IED con la RTU local. - - 5) 

Parametrización del IED de las señales a enviar a scada. - - 6) Carga de la 

configuración en el equipo de protección sistema N° 1 MICOM P443. - - 7) Pruebas 

punto a punto, entre el equipo de protección y la RTU local. - - 8) Verificación de 

señales de alarma con TECNET Nota: Esta actividad comprende generar las señales 

de forma efectiva desde la protección sistema N° 1 (MICOM 443) a la RTU local. - - 9) 

Trabajo asociado al AT N° 36242. - - 10) Requiere SODI a CGE.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación P. Azúcar, Paño H7: Protección Sistema N° 1 Bloqueo de trip Verificación 

de bloqueo realizado por personal de Transelec según AT N° 36680, PMTDI N° 11239.

Subestación P. Azúcar, Paño H7: Protección Sistema N° 1 Bloqueo de trip 50BF 

Verificación de bloqueo realizado por personal de Transelec según AT N° 36680, 

PMTDI N° 11239.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:27 22-12-19 20:00

2019092335 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PAN DE AZUCAR S/E PAN DE AZUCAR HT7 Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Pan de Azucar. “Proyecto de Integración Protección Sistema N° 1 MICOM P443 

Paño H7 al Sistema Scada
Bajo

Actividades:

Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azucar. “Proyecto de Integración 

Protección Sistema N° 1 MICOM P443 Paño H7 al Sistema Scada”.- - 1) Conexionado 

cables de comunicación y sincronización horaria en IED. - - 2) Descarga de backup 

inicial en IED. - - 3) Configuración del enlace de comunicación en protocolo DNP 3.0 

en IED. - - 4) Verificación de comunicación del equipo del IED con la RTU local. - - 5) 

Parametrización del IED de las señales a enviar a scada. - - 6) Carga de la 

configuración en el equipo de protección sistema N° 1 MICOM P443. - - 7) Pruebas 

punto a punto, entre el equipo de protección y la RTU local. - - 8) Verificación de 

señales de alarma con TECNET Nota: Esta actividad comprende generar las señales 

de forma efectiva desde la protección sistema N° 1 (MICOM 443) a la RTU local. - - 9) 

Trabajo asociado al AT N° 36242. - - 10) Requiere SODI a CGE.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación P. Azúcar, Paño H7: Protección Sistema N° 1 Bloqueo de trip Verificación 

de bloqueo realizado por personal de Transelec según AT N° 36680, PMTDI N° 11239.

Subestación P. Azúcar, Paño H7: Protección Sistema N° 1 Bloqueo de trip 50BF 

Verificación de bloqueo realizado por personal de Transelec según AT N° 36680, 

PMTDI N° 11239.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:27 22-12-19 20:00

2019092334 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PAN DE AZUCAR Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Pan de Azucar. “Proyecto de Integración Protección Sistema N° 1 MICOM P443 

Paño H7 al Sistema Scada
Bajo

Actividades:

Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azucar. “Proyecto de Integración 

Protección Sistema N° 1 MICOM P443 Paño H7 al Sistema Scada”. - 1) Configuración 

RTU D20 en sala de telecomunicaciones SSGG 110kV para integrar señales de 

alarmas. - 2) Carga de configuración a RTU, se perderá la señalización al CNOT por un 

lapso no mayor a 5 minutos. - 3) Pruebas punto a punto en conjunto con Tecnet, 

para protocolizar señales de alarmas correspondiente a la protección sistema N° 1 

MICOM P443 del paño H7 (Trabajo asociado al AT N° 36243). - 4) Requiere SODI a 

CGE.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

SCADA Local SE P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De 

Azúcar-Las Compañías, C1 o Paño Seccionador HS01-P. Azúcar o Paño Acoplador 

HR01-P. Azúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o L 220kV Pan de Azúcar-

Andacollo, C1 o Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación P. Azúcar, Delimitar area de trabajo Delimitar armario RTU 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño HT1 Local 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño H2 Local 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño HS Local 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño HR Local 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño H7 (HT7) Local 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño J07 Local 

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:27 22-12-19 19:59



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 14-01-2020 11:00:41

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 318

Total registros Subestacion: 199

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
SubEstación Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019092333 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PAN DE AZUCAR S/E PAN DE AZUCAR HT7 Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Pan de Azucar. “Proyecto de Integración Protección Sistema N° 1 MICOM P443 

Paño H7 al Sistema Scada
Bajo

Actividades:

Integración de señales al sistema Scada, S/E Pan de Azucar. “Proyecto de Integración 

Protección Sistema N° 1 MICOM P443 Paño H7 al Sistema Scada”. - 1) Configuración 

RTU D20 en sala de telecomunicaciones SSGG 110kV para integrar señales de 

alarmas. - 2) Carga de configuración a RTU, se perderá la señalización al CNOT por un 

lapso no mayor a 5 minutos. - 3) Pruebas punto a punto en conjunto con Tecnet, 

para protocolizar señales de alarmas correspondiente a la protección sistema N° 1 

MICOM P443 del paño H7 (Trabajo asociado al AT N° 36243). - 4) Requiere SODI a 

CGE.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

SCADA Local SE P. Azúcar o Tr. Trifásico 01, 110/110kV-P. Azúcar o L 110kV Pan De 

Azúcar-Las Compañías, C1 o Paño Seccionador HS01-P. Azúcar o Paño Acoplador 

HR01-P. Azúcar o Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o L 220kV Pan de Azúcar-

Andacollo, C1 o Banco CC.EE. 05, 220 kV-P. Azúcar

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación P. Azúcar, Delimitar area de trabajo Delimitar armario RTU 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño HT1 Local 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño H2 Local 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño HS Local 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño HR Local 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño H7 (HT7) Local 

Subestación P. Azúcar, Telecontrol Paño J07 Local 

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:27 22-12-19 19:59

2019092274 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0
S/E Parinacota: desconexión en sala de control del cableado de control y fuerza de 

equipos 89J1-1 y 89J1-1T en armarios asociados.
Bajo

Actividades:

S/E Parinacota: desconexión en sala de control del cableado de control y fuerza de 

equipos 89J1-1 y 89J1-1T en armarios asociados.

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

SS.AA. C.A. Parinacota.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 03:00 22-12-19 17:00 22-12-19 02:46

2019092126 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión

Origen 

Externo
Programada S/E VALDIVIA

BA S/E VALDIVIA 220KV BARRA 

TRANSFERENCIA
Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos solicitados por STS.

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220kV, Sección N°2 Valdivia.-

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.-

Nivel de Riesgo:

Bajo.-

Actividad: 

S/E Valdivia: STS requiere realizar instalación y cierre de puentes desde Barra Auxiliar 

JT4 hasta paño JT4 (Trabajo con Lineas Vivas). Trabajos en instalaciones de STS.

Restricción: 

Normalización sujeta a coordinación.-

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 09:00 22-12-19 19:00 22-12-19 09:51 22-12-19 21:47

2019092125 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión

Origen 

Externo
Programada S/E VALDIVIA S/E VALDIVIA JR Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos solicitados por STS.

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220kV, Sección N°2 Valdivia.-

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.-

Nivel de Riesgo:

Bajo

Actividad: 

S/E Valdivia: STS requiere realizar instalación y cierre de puentes desde Barra Auxiliar 

JT4 hasta paño JT4 (Trabajo con Lineas Vivas). Trabajos en instalaciones de STS.

Restricción: 

Equipo indisponible.-

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 09:00 22-12-19 19:00 22-12-19 09:51 22-12-19 21:47

2019092098 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E VALDIVIA BA S/E VALDIVIA 220KV SECCION 2 Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos solicitados por STS. Nivel Bajo.

Actividad: 

S/E Valdivia: STS requiere realizar instalación y cierre de puentes desde Barra Auxiliar 

JT4 hasta paño JT4 (Trabajo con Lineas Vivas). Trabajos en instalaciones de STS.

Restricción: 

Restricción a la reconexión de la Barra 220 kV Sección N°2

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220kV, Sección N°2 Valdivia

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.-

Observación: 

En caso de operación de 87B asociada a Barra sección N°2 no reconectar los 

interruptores de la barra hasta tener claridad de su operación.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 09:00 22-12-19 19:00 22-12-19 09:51 22-12-19 21:47

2019092077 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PAN DE AZUCAR S/E PAN DE AZUCAR HT7 Otro Tipo de Trabajo 0 Paño H7 (HT7): Proyecto Integración de IED al Scada. Bajo

Actividades:

Bloqueo de Protecciones, S/E Pan de Azúcar, paño H7 (HT7): Proyecto Integración de 

IED al Scada.  - - 1) Realizar bloqueo de protección sistema N° 1, de acuerdo a minuta 

de Bloqueo “Anexo 1”  - - 2) Inician los trabajos correspondientes a la integración del 

IED al sistema scada. Mapeo de señales en protocolo DNP3.0 correspondiente al 

sistema N° 1 del paño H7.  - - 3) Nota: Trabajo relacionado con la PMTDI 11905, AT 

36243.  - - 4) Requiere SODI a CGE.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Paño Línea LH07 (HT7), PAZ-Vicuña o Barra 110 kV, Sección 1-P. Azúcar

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación P. Azúcar,  Paño H7: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip Para dar 

condición al AT N° 36243.

Subestación P. Azúcar, Paño H7: Protección sistema N° 1 Bloqueo de trip 50BF 	Para 

dar condición al AT N° 36243.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:27 22-12-19 19:58

2019092035 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada S/E CHARRUA

BA S/E CHARRUA 220KV 

TRANSFERENCIA SECCION 2
Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos de puesta en servicio interruptor 52JT. Bajo

Actividades: S/E Charrua: Pruebas de control en Normal-Intermedio-Transferido y 

puesta en servicio del nuevo interruptor 52JT. Retiro de cerco delimitador.

Condiciones: Equipos indisponibles.

Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 1-

Charrúa.

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al final de la faena.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52JT1 y 50BF-52AT1, 

bloqueadas. 

Nota: Se realizará prueba experimental al final de la faena.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 00:00 22-12-19 08:00 22-12-19 01:36 22-12-19 08:56

2019092034 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada S/E CHARRUA

CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 

3x130MVA + UR
Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos de puesta en servicio interruptor 52JT. Bajo

Actividades: S/E Charrua: Pruebas de control en Normal-Intermedio-Transferido y 

puesta en servicio del nuevo interruptor 52JT. Retiro de cerco delimitador.

Condiciones: Equipos indisponibles.

Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 1-

Charrúa.

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al final de la faena.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52JT1 y 50BF-52AT1, 

bloqueadas. 

Nota: Se realizará prueba experimental al final de la faena.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 00:00 22-12-19 08:00 22-12-19 01:36 22-12-19 08:56

2019092033 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada S/E CHARRUA S/E CHARRUA JR2 Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos de puesta en servicio interruptor 52JT. Bajo

Actividades: S/E Charrua: Pruebas de control en Normal-Intermedio-Transferido y 

puesta en servicio del nuevo interruptor 52JT. Retiro de cerco delimitador.

Condiciones: Equipos indisponibles.

Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa o Barra 154 kV, Sección 1-

Charrúa.

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al final de la faena.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, 50BF-52JT1 y 50BF-52AT1, 

bloqueadas. 

Nota: Se realizará prueba experimental al final de la faena.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 00:00 22-12-19 08:00 22-12-19 01:36 22-12-19 08:56

2019092032 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada S/E CHARRUA

CHARRUA TR1 220/154/13.2KV 

3x130MVA + UR
Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Charrua: Investigar cierre anormal de desconectadores 89JT-2 y 89JT-

3.

Condiciones: Equipos indisponibles.

Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa.

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta entre 

52JT y 89JT-2, entre 89JT-2 y 89JT-3, entre 89JT-3 y barra de transferencia.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 00:00 22-12-19 07:00 22-12-19 00:07 22-12-19 08:56

2019092031 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada S/E CHARRUA

BA S/E CHARRUA 220KV 

TRANSFERENCIA SECCION 2
Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Charrua: Investigar cierre anormal de desconectadores 89JT-2 y 89JT-

3.

Condiciones: Equipos indisponibles.

Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Charrúa.

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Charrúa, Instalar equipos de puesta entre 

52JT y 89JT-2, entre 89JT-2 y 89JT-3, entre 89JT-3 y barra de transferencia.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 00:00 22-12-19 07:00 22-12-19 00:07 22-12-19 08:56
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Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019091917 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PUERTO MONTT

S/E PUERTO MONTT JT41

S/E PUERTO MONTT JT42

S/E PUERTO MONTT J1

S/E PUERTO MONTT J2

S/E PUERTO MONTT J3

S/E PUERTO MONTT J4

S/E PUERTO MONTT JS

S/E PUERTO MONTT JR

S/E PUERTO MONTT JZ1

S/E PUERTO MONTT JZ2

Otro Tipo de Trabajo 0 Intervención en armario de control y protecciones en servicio Bajo

Actividades:

S/E Puerto Montt: Levantamiento de circuitos de control, para solución a los 

hallazgos encontrado en auditoria del coordinador

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Paño Transformación JT04A-Puerto Montt o Paño Transformación JT04B-Puerto 

Montt o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C2 

o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C1 o Línea 220kV Canutillar-Puerto Montt, C2 

o Paño Seccionador JS01-Puerto Montt o Paño Acoplador JR01-Puerto Montt o Paño 

Compensación JRZ02-PMO o Paño Compensación JRZ01-PMO

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 09:00 23-12-19 18:00 22-12-19 09:28 23-12-19 16:10

2019091895 Subestacion Aprobado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada S/E PAN DE AZUCAR S/E PAN DE AZUCAR JT4-HT4 Otro Tipo de Trabajo 0
S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Trabajos previos (sin incluir PES de nuevas 

instalaciones) para futuro transformador N° 4 220/110 kV Pan de Azúcar.

Instalación con riesgo: Barra 220 ó  Barra 110 kV Sección 2, 

sólo durante la ejecución de trabajos asociados a 

reemplazo de ATR N° 4 220/110 kV. Nivel de riesgo: Bajo.

Los  riesgos declarados sólo  están presentes mientras se ejecuten trabajos asociados 

al proyecto de reemplazo ATR N° 4 220/110 kV S/E Pan de Azúcar.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 18-12-19 08:00 15-03-20 18:00

2019091744 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E LAGUNAS S/E LAGUNAS J7 Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Lagunas Configuración y Pruebas sobre Protección Sistema 1 del Paño J7 SE 

Lagunas.
Bajo

Actividades:

S/E Lagunas: conexionado de protección GE-D60 Sistema 1 Paño J7 a switch de 

gestión en SE Lagunas. Considera: 1.- montaje de conversor, tendido de cable de 

RED, cable de sincronización horaria. 2.- Configuración de Protección según listado 

de señales en protocolo DNP3. Integración al SCADA de Protección GE-D60 Paño J7. 

Considera actividades de configuración de RTU y Pruebas Punto a Punto con el CNOT. 

Posibles intermitencias de los datos SITR del paño J7 de Lagunas.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Paño Línea LJ07, LAG-Pozo Almonte o SCADA Lagunas

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Lagunas, Protección Sistema 1 (GE-D60) Paño J7 con Bloqueo de 

Corrientes y Disparos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 18-12-19 08:00 26-12-19 18:00 18-12-19 14:43 19-12-19 21:46

2019091687 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión

Origen 

Externo
Programada S/E TEMUCO S/E TEMUCO C1 Otro Tipo de Trabajo 3.8

Trabajos solicitados por empresa CODINER.

Alimentador Cherquenco: 4000 clientes afectados.
Nivel de riesgo Bajo.-

Actividad: A solicitud de empresa CODINER a través de SODI 27/2019, requiere 

desconexión del alimentador Cherquenco 52C1 para realizar cambio de conductor en 

línea cherquenco y aislación circuito asociado a transformador N°5, todos los 

trabajos en propiedad de empresa CODINER.-

Restricción: Instalación indisponible.-

Instalación en riesgo: Alimentador Cherquenco 52C1

Temporalidad de los riesgos: Al final de los trabajos.-

Nivel de riesgo: Bajo.-

Bloqueos de jefe de faena: No hay.-

Consumo Regulado CODINER ninguno 22-12-19 06:30 22-12-19 12:30 22-12-19 07:05 22-12-19 12:15

2019091663 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E ITAHUE otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajo asociado a Normalización de los Sistemas Técnicos de Seguridad de S/E 

Itahue.-
Bajo

Actividades: S/E Itahue: Marcado de cables, terminaciones de patio y resolución de 

pendientes de los Sistemas Técnicos de Seguridad.-

Instalaciones en Riesgo: SS.AA. C.A. Itahue.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitar la zona de trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 18-12-19 09:00 27-12-19 18:00

2019091627 Subestacion Aprobado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada
S/E CERRO NAVIA 

(TRANSELEC)
S/E CERRO NAVIA HS Otro Tipo de Trabajo 0 Paño de 110 kV HR -Acoplador queda disponible a través de desconectador 89HS-2. Bajo

Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos asociados a obra de reemplazo de interruptor 

52HS -Seccionador. Instalación de faena, desmontaje de equipo primario, reemplazo 

de fundación existente (OOCC), montaje de nuevo equipo, pruebas eléctricas de 

protocolo previas a puesta en servicio. 

Restricciones: Equipo indisponible. 

Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o 2.  

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de las zonas de trabajo. 

Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a reemplazar, 

previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena abrirá circuitos de control 

y fuerza del interruptor 52HS. A disposición del Jefe de Faena, interruptor 52HS.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-12-19 08:00 01-03-20 17:00

2019091383 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E MIRAJE otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo 0

Instalación de Equipos en Campo R/E Torre 86 (a nivel de piso) con delimitación área 

de trabajo.

Actividades:

Instalación de Equipos en Campo R/E Torre 86 (a nivel de piso) con delimitación área 

de trabajo. 

Restricciones:

No hay.

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-12-19 08:00 24-12-19 18:00 17-12-19 19:41 24-12-19 14:49

2019091285 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CHARRUA S/E CHARRUA JT1 Otro Tipo de Trabajo 0 Actualización de Hardware de SCADA Bajo

Actividades:  Subestación Charrúa: Actualización de hardware y pruebas entre CNOT 

y paño JT del SCADA 220 kV.

Instalaciones en Riesgo: Paño transformación JT01-Charrúa.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-12-19 08:00 27-12-19 18:00 17-12-19 05:29

2019091250 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
S/E SECCIONADORA 

LO AGUIRRE
otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos asociados a obra de nueva línea de 220 kV Lo Aguirre - Alto Melipilla de 

Eletrans II.
Bajo

Actividades: S/E Lo Aguirre: Montaje de la GIS al interior del galpón de 220 kV, 

montaje del sistema detección y extinción de incendio.   

Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.  

Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Banco ATR1 de 500/220 kV.  

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.  

Nivel de Riesgo: Bajo.  

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación y señalización de la zona de 

trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-12-19 08:00 31-01-20 18:00 17-12-19 07:50

2019091241 Subestacion Aprobado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada
S/E CERRO NAVIA 

(TRANSELEC)
S/E CERRO NAVIA HS Otro Tipo de Trabajo 0 Paño de 110 kV HR -Acoplador queda disponible a través de desconectador 89HS-2. Bajo

Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos asociados a obra de reemplazo de interruptor 

52HS -Seccionador. Desalambrados de circuitos de control y fuerza del interruptor 

52HS, alambrados y pruebas previas a puesta en servicio de nuevo interruptor 52HS. 

Desmontaje de interruptor actual, trabajos en fundaciones. Montaje de nuevo 

interruptor y equipamiento asociado, pruebas eléctricas de protocolo previas a 

puesta en servicio.  

Restricciones: Equipo indisponible. 

Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o 2.  

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de las zonas de trabajo. 

Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a reemplazar, 

previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena abrirá circuitos de control 

y fuerza del interruptor 52HS. A disposición del Jefe de Faena, interruptor 52HS.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-12-19 08:00 01-03-20 18:00

2019091188 Subestacion Aprobado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada S/E PAN DE AZUCAR
PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 

75MVA
Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Pan de Azúcar: Desarme del ATR4 para su posterior retiro desde la fundación - 

instalacion cerco duro delimitacion zona de trabajo - Retiro de cercos duros existente 

y cerco proteccion ATR4 existente

Bajo

Actividades:

Obras de Construcción y Montaje de Equipos AT, -Desarme del ATR4 para su 

posterior retiro desde la fundación - instalacion cerco duro delimitacion zona de 

trabajo - Retiro de cercos duros existente y cerco proteccion ATR4 existente  

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Tr. Trifásico 03, 220/110kV-P. Azúcar y Tr. Trifásico 09, 220/110kV-P. Azúcar

Temporalidad de los Riesgos:

Al término, Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación P. Azúcar, ATR4 existente ( equipo desvinculado del servicio) 

Delimitacion zona de trabajo cerco duro

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:07

2019091112 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E MAITENCILLO

S/E MAITENCILLO JS1

S/E MAITENCILLO J3
Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Maitencillo, barra 220kV sección N° 1 y 2 REPRO 87B 220kV.- 1) Tendido de cables 

entre bastidor de 87B 220kV hasta panel de alarmas correspondiente 87B 220kV en 

sala de comando.- 2) Modificación de cableado de alarmas en tablero N° 10 sala de 

comando

Bajo

Actividades:

Tendido y conexionado de cables BT, S/E Maitencillo, barra 220kV sección N° 1 y 2: 

Proyecto REPRO 87B 220kV.- 1) Tendido de cables entre bastidor de 87B 220kV hasta 

panel de alarmas correspondiente 87B 220kV en sala de comando.- 2) Modificación 

de cableado de alarmas en tablero N° 10 sala de comando. - 3) Conexionado en 

bastidor 87B 220kV.- 4) Trabajos serán inspeccionados por ITO o personal de 

Transelec. Nota: Tablero N° 10 de sala de comando también corresponde a los paños 

JS y J3.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Paño 

Seccionador JS01-Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Maitencillo, Sala de comando: Tablero # 10 Señalizada zona de trabajo 

y/o equipos a intervenir. 

Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220kV: Bastidor 87B  Señalizada zona de 

trabajo y/o equipos a intervenir.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 20-12-19 08:00 22-12-19 14:00 20-12-19 12:22 22-12-19 20:03
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Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019091111 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E MAITENCILLO

BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCIÓN 1 

EN AIRE

BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCIÓN 2 

EN AIRE

Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Maitencillo, barra 220kV sección N° 1 y 2 REPRO 87B 220kV.- 1) Tendido de cables 

entre bastidor de 87B 220kV hasta panel de alarmas correspondiente 87B 220kV en 

sala de comando.- 2) Modificación de cableado de alarmas en tablero N° 10 sala de 

comando

Bajo

Actividades:

Tendido y conexionado de cables BT, S/E Maitencillo, barra 220kV sección N° 1 y 2: 

Proyecto REPRO 87B 220kV.- 1) Tendido de cables entre bastidor de 87B 220kV hasta 

panel de alarmas correspondiente 87B 220kV en sala de comando.- 2) Modificación 

de cableado de alarmas en tablero N° 10 sala de comando. - 3) Conexionado en 

bastidor 87B 220kV.- 4) Trabajos serán inspeccionados por ITO o personal de 

Transelec. Nota: Tablero N° 10 de sala de comando también corresponde a los paños 

JS y J3.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo o Paño 

Seccionador JS01-Maitencillo o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Maitencillo, Sala de comando: Tablero # 10 Señalizada zona de trabajo 

y/o equipos a intervenir. 

Subestación Maitencillo, Sala de SSGG 220kV: Bastidor 87B  Señalizada zona de 

trabajo y/o equipos a intervenir.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 20-12-19 08:00 22-12-19 14:00 20-12-19 12:22 22-12-19 20:03

2019091076 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E MAITENCILLO
BA S/E MAITENCILLO 110KV SECCIÓN1

BA S/E MAITENCILLO 110KV SECCIÓN 2
Otro Tipo de Trabajo 0

SE Maitencillo patio 110KV: 1.- Canalizaciones subterráneas sin intervenir 

instalaciones en explotación, 2.- Fundaciones para postes de alumbrado.

Actividades:

Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SE Maitencillo 

patio 110KV: 1.- Canalizaciones subterráneas sin intervenir instalaciones en 

explotación, 2.- Fundaciones para postes de alumbrado.

Restricciones:

No hay

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Maitencillo, Interruptores termomágneticos de circuito de alumbrado. A 

disposición del jefe de faena

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-12-19 08:00 31-12-19 18:00 17-12-19 10:23

2019091075 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E MAITENCILLO otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0

SE Maitencillo patio 110KV: 1.- Canalizaciones subterráneas sin intervenir 

instalaciones en explotación, 2.- Fundaciones para postes de alumbrado.

Actividades:

Construcción de fundaciones y canaletas en patios de alta tensión, SE Maitencillo 

patio 110KV: 1.- Canalizaciones subterráneas sin intervenir instalaciones en 

explotación, 2.- Fundaciones para postes de alumbrado.

Restricciones:

No hay

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Maitencillo, Interruptores termomágneticos de circuito de alumbrado. A 

disposición del jefe de faena

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-12-19 08:00 31-12-19 18:00

2019090935 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E MIRAJE otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo 0 Instalación automático para conectar sistema CCTV en R/E Torre 86.

Actividades:

Instalación automático para conectar sistema CCTV en R/E Torre 86.

Restricciones:

No hay

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-12-19 08:00 24-12-19 18:00 17-12-19 19:41 17-12-19 19:43

2019090879 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PAN DE AZUCAR

BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BARRA 

DE TRANSFERENCIA
Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Pan de azúcar Obra capex: Se realizará retiro de luminarias existentes e 

instalación de luminarias nuevas led en torres sector barra de transferencia
Bajo

Actividades:

Normalización de Alumbrado en patios de AT, S/E Pan de azúcar Obra capex: Se 

realizará retiro de luminarias existentes e instalación de luminarias nuevas led en 

torres sector barra de transferencia 

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Barra Transferencia 220 kV-P. Azúcar

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación P. Azúcar, Breaker N° 11 (Red II) y Breaker N° 3 (Red III) Abiertos. 

Abiertos

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00

2019090817 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CHARRUA Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Charrúa: Cambio de protocolo de DNP3 a IEC61850 de controladores 

C90. Pruebas simuladas de controladores C90 con nuevo SCADA de 220 kV y CNOT.

Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación CCE03-CHA o Paño Compensación 

CCE04-CHA o Paño Línea LJ09, CHA-Duqueco o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño 

Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Compensación 

JCE01-CHA o SS.AA. C.C. Charrúa o SCADA Local SE Charrúa.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 14-12-19 08:00 10-01-20 18:00 14-12-19 08:53

2019090816 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CHARRUA

S/E CHARRUA CCE3

S/E CHARRUA CC.EE

S/E CHARRUA J9

S/E CHARRUA J7

S/E CHARRUA J4

S/E CHARRUA J1

S/E CHARRUA JCE1

Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Charrúa: Cambio de protocolo de DNP3 a IEC61850 de controladores 

C90. Pruebas simuladas de controladores C90 con nuevo SCADA de 220 kV y CNOT.

Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación CCE03-CHA o Paño Compensación 

CCE04-CHA o Paño Línea LJ09, CHA-Duqueco o Paño Línea LJ07, CHA-Antuco 2 o Paño 

Línea LJ04, CHA-Antuco 1 o Paño Línea LJ01, CHA-Pangue o Paño Compensación 

JCE01-CHA o SS.AA. C.C. Charrúa o SCADA Local SE Charrúa.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 14-12-19 08:00 10-01-20 18:00 14-12-19 08:53

2019090779 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PAN DE AZUCAR otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Pan de Azúcar: Obra normalización alumbrado: Excavaciones manuales y 

construcción de fundaciones para posterior montaje de postes.

Actividades:

Construcción de fundaciones para estructuras., S/E Pan de Azúcar: Obra 

normalización alumbrado: Excavaciones manuales y construcción de fundaciones 

para posterior montaje de postes.

Restricciones:

No hay

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación P. Azúcar, Delimitación de la zona de trabajo .

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 31-12-19 18:00

2019090730 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E ITAHUE
S/E ITAHUE J2

S/E ITAHUE J3
Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos previos asociados asociado a Obra de ampliación Patio de 220 kV S/E 

Itahue.

Nota: Los trabajos serán suspendidos en horario nocturno.

Bajo

Actividades: S/E Itahue: Confección de canalizaciones; Construcción de canaletas, 

banco ductos, instalación de escalerillas y unión canalizaciones proyectadas a 

canaletas existentes (futuros paños J4 y J5 en patio de 220 kV).-

Instalaciones en Riesgo: N/A.- 

Nivel de Riesgo: No significativo.- 

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la zona de trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 31-01-20 18:00 17-12-19 08:32

2019090634 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
S/E CERRO NAVIA 

(TRANSELEC)
Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Cerro Navia: Integración y pruebas punto a punto a SCADA por 

proyecto IEDs 52HL2, 52L2, 52HT4 S1 y 52HT4 S2 de S/E Sauzal. 

Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.  

Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo de S/E Cerro Navia y SCADA 

Transelec Nodo de S/E Alto Jahuel. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 27-12-19 18:00 16-12-19 15:09

2019090633 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
S/E CERRO NAVIA 

(TRANSELEC)
Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Cerro Navia: Integración y pruebas punto a punto a SCADA por 

proyecto IEDs 52A1 S1 y 52A1 S2 de S/E Hualpen. 

Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. 

Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo de S/E Cerro Navia y SCADA 

Transelec Nodo de S/E Alto Jahuel. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 27-12-19 18:00 18-12-19 13:21

2019090625 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
S/E POLPAICO 

(TRANSELEC)
transformadores2d: 1380 Otro Tipo de Trabajo 0 S/E Polpaico: Unidad N°3 se encuentra como unidad de reserva. Bajo

Actividades: S/E Polpaico: Trabajos programados para reemplazo de bushing de alta 

tensión en unidad 3 del Banco ATR2 de 500/220 kV, pruebas eléctricas a nuevo 

bushing. 

Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. 

Instalaciones en Riesgo: S/E Polpaico: Banco Monofásico N°2, 500/220 kV de S/E 

Polpaico. 

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Al término de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Polpaico: Señalización y delimitación de la zona de 

trabajo, verificación de ausencia de tensión, posterior a la verificación se instalaran 

puestas a tierra provisionales en los extremos de la unidad N°3 (Unidad de reserva), 

perteneciente al ATR-2 de S/E Polpaico.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 23-12-19 18:00 18-12-19 10:15

2019090131 Subestacion Aprobado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada S/E PAN DE AZUCAR
PAN DE AZUCAR ATR4 220/115/13.8KV 

75MVA
Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Desconexión del Paño JT4-HT4 por desconexión 

del ATR4 220/110kV. Obras civiles previas para futuro montaje de nuevo ATR 4 

220/110kV.

Barra 220kV o 110kV sec. 2 de S/E Pan de Azúcar durante la 

ejecución de trabajos de reemplazo de ATR4 220/110kV, 

por cercanía de la zona de trabajo a instalación energizada. 

(Zona de trabajo delimitada y cercada).

Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de 

Faena: Tierras provisionales en puentes eléctricos del Marco de L 220 kV del ATR4, 

donde baja a los TCJT4, en  Línea 110 kV de salida del ATR4 hacia paño HT4 enTorre 

Auxiliar  aterrizados. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV o 110kV sec. 2 de S/E Pan 

de Azúcar. Observaciones: Obra reemplazo ATR 4 220/110kV).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 00:00 28-02-20 18:00

2019090123 Subestacion Aprobado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada S/E PAN DE AZUCAR S/E PAN DE AZUCAR JT4-HT4 Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Pan de Azúcar: Obra PST 7075: Desconexión del Paño JT4-HT4 por desconexión 

del ATR4 220/110kV. Obras civiles previas para futuro montaje de nuevo ATR 4 

220/110kV.

Barra 220kV o 110kV sec. 2 de S/E Pan de Azúcar durante la 

ejecución de trabajos de reemplazo de ATR4 220/110kV, 

por cercanía de la zona de trabajo a instalación energizada. 

(Zona de trabajo delimitada y cercada).

Condiciones: Equipo indisponible. --- Nivel de riesgo: Bajo. --- Bloqueos del Jefe de 

Faena: Tierras provisionales en puentes eléctricos del Marco de L 220 kV del ATR4, 

donde baja a los TCJT4, en  Línea 110 kV de salida del ATR4 hacia paño HT4 enTorre 

Auxiliar  aterrizados. --- Instalación con riesgo: Barra 220kV o 110kV sec. 2 de S/E Pan 

de Azúcar. Observaciones: Obra reemplazo ATR 4 220/110kV).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 12-12-19 06:00 28-02-20 18:00 12-12-19 14:52

2019090058 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención
Origen 

Externo
Programada S/E ANCOA otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos a solicitud de ENEL. Bajo

Actividades: S/E Ancoa: Construcción de canalización conduit galvanizado, tendido de 

fibra óptica para portador externo (movistar) y habilitar vía de comunicación para 

ENEL.-

Instalaciones en Riesgo: Telecom. General SE Ancoa.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-12-19 08:00 27-12-19 19:00 17-12-19 08:42
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Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019089887 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E MAITENCILLO

BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCIÓN 1 

EN AIRE

BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCIÓN 2 

EN AIRE

Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Maitencillo, barra 220kV sección N° 1 y 2: Proyecto REPRO 87B 220kV.- 1) Pruebas 

señal de alarmas falla de 87B 220kV en bastidor N° 11 SSGG 220kV hacia panel en sala 

de comando.

Bajo

Actividades:

Investigar y/o reparar anormalidad en alarmas de Sistema de control local,  S/E 

Maitencillo, barra 220kV sección N° 1 y 2: Proyecto REPRO 87B 220kV.- 1) Pruebas 

señal de alarmas falla de 87B 220kV en bastidor N° 11 SSGG 220kV hacia panel en sala 

de comando. Nota: Se debe enviar SODI a Interchile y Saesa por bloqueo de las 

unidades de bahía de los paños J13, J14 y J15.-

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Maitencillo, Barra sección 1 y 2: 87B 220kV Bloqueo de trip Verificación 

de bloqueo realizado por personal de Transelec según AT N° 11230, PMTDI N° 36643

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:30 22-12-19 18:00 22-12-19 10:05 22-12-19 22:36

2019089878 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E MAITENCILLO

BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCIÓN 1 

EN AIRE

BA S/E MAITENCILLO 220KV SECCIÓN 2 

EN AIRE

Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Maitencillo, barra 220kV sección N° 1 y 2: Proyecto REPRO 87B 220kV. - 1) Realizar 

bloqueo de protección 87B 220kV, de acuerdo a procedimiento. - 2) Inician los 

trabajos correspondientes pruebas señal de alarmas falla de 87B 220kV en bastidor 

N° 11

Bajo

Actividades:

Bloqueo de protección diferencial de barra 87B, S/E Maitencillo, barra 220kV sección 

N° 1 y 2: Proyecto REPRO 87B 220kV. - 1) Realizar bloqueo de protección 87B 220kV, 

de acuerdo a procedimiento. - 2) Inician los trabajos correspondientes pruebas señal 

de alarmas falla de 87B 220kV en bastidor N° 11 SSGG 220kV hacia panel en sala de 

comando.  Nota: Se debe enviar SODI a Interchile y Saesa por bloqueo de las 

unidades de bahía de los paños J13, J14 y J15.-

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220 kV, Sección 1-Maitencillo o Barra 220 kV, Sección 2-Maitencillo

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Maitencillo, Barra sección 1 y 2: 87B 220kV  Bloqueo de trip Para dar 

condición al AT N° 35499.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:30 22-12-19 18:00 22-12-19 10:05 22-12-19 22:36

2019089691 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E ITAHUE

S/E ITAHUE J1

S/E ITAHUE J2

S/E ITAHUE J3

Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos previos asociados asociado a Obra de ampliación Patio de 220 kV S/E 

Itahue.

Nota: Los trabajos serán suspendidos en horario nocturno.

Bajo

Actividades: S/E Itahue:  Trabajos previos asociados asociado a Obra de ampliación 

Patio de 220 kV S/E Itahue. Preparativos cambio de transformadores de corriente de 

paños J1, J2 y J3, para tendidos de conductor por canalizaciones existentes y medidas 

de aislación. Preparativos para traslado de nuevos transformadores de corriente y 

pruebas electricas previas.-	

Instalaciones en Riesgo: Paño Línea LJ01, ITA-Ancoa 1 o Paño Línea LJ02, ITA-Ancoa 2 

o Paño Línea LJ03, ITA-Anillo.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-12-19 08:00 13-01-20 18:00 11-12-19 15:07

2019089589 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E ANCOA

S/E ANCOA J8

S/E ANCOA JCE2

S/E ANCOA JT1

S/E ANCOA JT2

S/E ANCOA JR

S/E ANCOA JS

S/E ANCOA JZ1

S/E ANCOA J6

S/E ANCOA JT4

Otro Tipo de Trabajo 0

Programa de Reemplazo de Protecciones de Sistemas de Control. Trabajos previos 

asociados al Reemplazo de Protección 87B Sistema 1 de S/E Ancoa.

Nota: Los trabajos serán suspendidos en horario nocturno.

Bajo

Actividades: S/E ancoa: Trabajos previos por reemplazo de 87B Sistema 1 Barra 

220kV, reubicación de contactos auxiliares de interruptores hacia diferencial de Barra 

Sistema 1, los cuales se realizarán de manera alternada por paño.

Instalaciones en Riesgo: Paño Compensación JRZ01-ANC o Paño Línea LJ06, ANC-

Itahue 2 o Paño Seccionador JS01-Ancoa o Paño Transformación JT02-Ancoa o Paño 

Transformación JT04-Ancoa o Paño Transformación JT01-Ancoa o Paño Acoplador 

JR01-Ancoa o Banco CC.EE. 02, 220 kV-Ancoa o Paño Línea LJ08, ANC-Itahue 1

Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo: Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar zona de trabajo

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 31-12-19 18:00 17-12-19 09:57

2019089073 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E ITAHUE S/E ITAHUE J2 Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos previos asociados asociado a Obra de ampliación Patio de 220 kV S/E 

Itahue.

Nota: Los trabajos serán suspendidos en horario nocturno.

Actividades: S/E Itahue: Prearmado, armado y montaje estructuras bajas de soporte 

de aisladores de pedestal, transformadores de corriente, transformadores de 

potencial, interruptores, desconectadores y pararrayos.

Instalaciones en Riesgo: N/A.- 

Nivel de Riesgo: No significativo.- 

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 28-02-20 18:00

2019089053 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E ANCOA otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos de mantenimiento de la Subestación

Actividades: S/E Ancoa: Reparación de Red de Riego y Alimentación a estanque de 

red húmeda.-	

Instalaciones en Riesgo: N/A.- 

Nivel de Riesgo: No significativo.- 

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 03-01-20 18:00

2019088776 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E LAGUNAS S/E LAGUNAS J1 Otro Tipo de Trabajo 0
S/E Lagunas: Montaje de puentes AT entre equipos des energizados en paño J10 

DESVINCULADO de SE Lagunas.
Bajo

Actividades:

S/E Lagunas: Montaje de puentes AT entre equipos des energizados en paño J10 

DESVINCULADO de SE Lagunas.

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

Paño Línea LJ01, LAG-Maria Elena.

Temporalidad de los Riesgos:

Al inicio, Al término de los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Lagunas, Área de trabajo Delimitar área de trabajo Se delimitará el área 

de trabajo con conos y cadenas.

Subestación Lagunas, Instalación de tierras de bloqueos ambos lados 52J10, en 89J10-

2 lado línea, en ambos lados del TCJ10, en TPJ10 lado conexión superior, 

condensador acoplamiento CAJ10 lado superior, en PRJ10 lado conexión superior, en 

marcos de línea lado línea.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 13-12-19 08:00 27-12-19 18:00 13-12-19 10:25

2019088775 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E LAGUNAS S/E LAGUNAS J1 Otro Tipo de Trabajo 0
S/E Lagunas: Montaje de condensador de acoplamiento y trampa de ondas en paño 

DESVINCULADO J10 SE Lagunas.
Bajo

Actividades:

S/E Lagunas: Montaje de condensador de acoplamiento y trampa de ondas en paño 

DESVINCULADO J10 SE Lagunas.

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

Paño Línea LJ01, LAG-Maria Elena.

Temporalidad de los Riesgos:

Al término, Durante de los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Lagunas, Área de trabajo Delimitar área de trabajo Delimitar área de 

trabajo con conos y cadenas.

Subestación Lagunas, Instalación de tierras provisionales en Condensador 

Acoplamiento CAJ10 lado superior, en ambos lados de la Trampa de Onda 

Inmovilizado Bloqueos del Jefe de Faena.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 13-12-19 08:00 27-12-19 18:00 13-12-19 10:25

2019088649 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E VALDIVIA otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos solicitados por STS. Bajo

Actividades:

S/E Valdivia: Montaje de elementos internos de control asociados al paño JT1 de 

SAESA, tendido de conductores y alambrado entre paneles, alambrado y habilitación 

de SSAA de C.C y C.A, amarillado de planos y pruebas punto a punto en nuevos 

circuitos de control asociados al proyecto de SAESA, en sala de control de Transelec.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

SS.AA. C.C. Valdivia o SS.AA. C.A. Valdivia.-

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.-

Nivel de Riesgo:

Bajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 07-12-19 08:00 23-12-19 18:00 07-12-19 08:53 21-12-19 20:53

2019088156 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0

SE Parinacota // - Montaje Nuevo Gabinete y energización del mismo - Tendido de 

cable coaxial para OPLAT desde sala de telecomunicaciones a caja de acoplamiento - 

Comisionamiento enlace OPLAT.

Bajo

Actividades:

SE Parinacota // - Montaje Nuevo Gabinete y energización del mismo - Tendido de 

cable coaxial para OPLAT desde sala de telecomunicaciones a caja de acoplamiento - 

Comisionamiento enlace OPLAT (Sistema desvinculado de los servicios del paño J1 y 

nuevo paño J1)

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

Telecomunicación Parinacota.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 06-12-19 08:00 17-01-20 18:00

2019088155 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo 0

SE Parinacota // - Montaje Nuevo Gabinete y energización del mismo - Tendido de 

cable coaxial para OPLAT desde sala de telecomunicaciones a caja de acoplamiento - 

Comisionamiento enlace OPLAT.

Bajo

Actividades:

SE Parinacota // - Montaje Nuevo Gabinete y energización del mismo - Tendido de 

cable coaxial para OPLAT desde sala de telecomunicaciones a caja de acoplamiento - 

Comisionamiento enlace OPLAT (Sistema desvinculado de los servicios del paño J1 y 

nuevo paño J1)

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

Telecomunicación Parinacota.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 06-12-19 08:00 17-01-20 18:00
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2019088154 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E LAGUNAS otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Lagunas: A solicitud de Solar Pack, Revisión y pruebas a instalación existente de 

control y protecciones; montaje de condensador de acoplamiento y trampa de 

ondas, cableados altos para el nuevo paño J10 (trabajos en zona desvinculada del 

sistema).

Actividades:

S/E Lagunas: A solicitud de Solar Pack, Revisión y pruebas a instalación existente de 

control y protecciones; montaje de condensador de acoplamiento y trampa de 

ondas, cableados altos para el nuevo paño J10 (trabajos en zona desvinculada del 

sistema).

Restricciones:

No hay.

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-12-19 08:00 28-12-19 18:00

2019088103 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E RAPEL otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos asociados a obra de nueva línea de 220 kV Rapel - Alto Melipilla (Eletrans II). Bajo

Actividades: S/E Rapel: Obras civiles y eléctricas sector de nuevo paño J4.   

Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.     

Instalaciones en Riesgo: S/E Rapel: Barra de 220 kV sección 2 o Barra de 

Transferencia de 220 kV.   

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.  

Nivel de Riesgo: Bajo.  

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Rapel: Delimitación de la zona de trabajo con cerco 

duro. No serán intervenidos equipos en servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-12-19 08:00 31-12-19 18:00 05-12-19 08:10 23-12-19 08:20

2019087879 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E LAJA LAJA TR1 66/13.8KV 5.2MVA 1U Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Laja: Regeneración de aceite transformador N°1.

Instalaciones en Riesgo: Tr. trifásico 01, 66/13,8kV-Laja.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Laja, señal de trip relé buchholz 

transformador N°1 deshabilitado (bloqueo jefe de faena).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 23-12-19 18:00 16-12-19 05:30

2019087875 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CHARRUA BA S/E CHARRUA 154KV SECCION 1 Otro Tipo de Trabajo 0 No Hay.

Actividades: S/E Charrúa: Reforzamiento de malla a tierra patio 154 kV.

Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 13-12-19 08:00 30-12-19 20:00

2019087870 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E LAGUNILLAS otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0 No hay.

Actividades: SE Lagunillas, armario STS, sala de control y comunicaciones 220KV: 

Chequeo de funcionamiento de NVR en rack, pruebas de respaldo, pruebas de 

enlace.

Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-12-19 08:00 23-12-19 18:00 12-12-19 06:28

2019087868 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CHARRUA otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Charrúa: Actividades de montaje pendiente para la implementación 

del nuevo SCADA Local y SCADA 220kV ABB, reemplazo de inversor de gabinete 

SCADA 220kV ABB en SSGG 220kV, instalación de redbox en gabinete SCADA local 

ABB de edificio de comando, alimentación de workstation de sala comando a través 

de inversores de SCADA local ABB, levantamiento de cableado de alimentación 

gabinete de control y protección Hualpén, medición de fibras desde SCADA local a 

SCADA 220kV, fusiones de fibra en anillo de controladores C90.

Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 03-01-20 18:00 10-12-19 10:47

2019087867 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CHARRUA

S/E CHARRUA CCE3

S/E CHARRUA CC.EE

S/E CHARRUA JT1

S/E CHARRUA J9

S/E CHARRUA J7

S/E CHARRUA J4

S/E CHARRUA J1

S/E CHARRUA JCE1

S/E CHARRUA J26

S/E CHARRUA J24

S/E CHARRUA JT5

S/E CHARRUA JT6

S/E CHARRUA JT8

S/E CHARRUA J22

S/E CHARRUA JR1

S/E CHARRUA JR2

S/E CHARRUA JR3

S/E CHARRUA JS31

S/E CHARRUA JS23

S/E CHARRUA JS12

S/E CHARRUA J15

S/E CHARRUA J16

S/E CHARRUA J8

Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Charrúa: Actividades de montaje pendiente para la implementación 

del nuevo SCADA Local y SCADA 220kV ABB, reemplazo de inversor de gabinete 

SCADA 220kV ABB en SSGG 220kV, instalación de redbox en gabinete SCADA local 

ABB de edificio de comando, alimentación de workstation de sala comando a través 

de inversores de SCADA local ABB, levantamiento de cableado de alimentación 

gabinete de control y protección Hualpén, medición de fibras desde SCADA local a 

SCADA 220kV, fusiones de fibra en anillo de controladores C90.

Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 03-01-20 18:00 10-12-19 10:48

2019087866 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CHARRUA Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Charrúa: Actividades de montaje pendiente para la implementación 

del nuevo SCADA Local y SCADA 220kV ABB, reemplazo de inversor de gabinete 

SCADA 220kV ABB en SSGG 220kV, instalación de redbox en gabinete SCADA local 

ABB de edificio de comando, alimentación de workstation de sala comando a través 

de inversores de SCADA local ABB, levantamiento de cableado de alimentación 

gabinete de control y protección Hualpén, medición de fibras desde SCADA local a 

SCADA 220kV, fusiones de fibra en anillo de controladores C90.

Instalaciones en Riesgo: SCADA Local SE Charrúa.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 03-01-20 18:00 10-12-19 10:48

2019087240 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E TARAPACÁ
S/E TARAPACÁ J3

S/E TARAPACÁ JR
Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Tarapacá: A solicitud de Teck, ampliación de plataforma para la construcción de 

nuevo marco de línea. Construcción de fundaciones para estructuras. trabajos de 

Obras Civiles, Construcción de Fundaciones Nuevo Paño J4, entre Paños J3 y JR.

Actividades:

S/E Tarapacá: A solicitud de Teck, ampliación de plataforma para la construcción de 

nuevo marco de línea., Construcción de fundaciones para estructuras. trabajos de 

Obras Civiles, Construcción de Fundaciones Nuevo Paño J4, entre Paños J3 y JR.

Restricciones:

No hay

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo

Bloqueos del Jefe de Faena:

no hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 03-12-19 08:00 23-12-19 18:00 03-12-19 07:39

2019086603 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E QUILLOTA
QUILLOTA TR1 220/115/13.8KV 75MVA 

1U
Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Quillota: La transferencia del interruptor se realizará entre las 00:00 y las 06:00 

horas del 02-12-2019.
Bajo

Actividades: S/E Quillota: Trabajos programados para reemplazo de interruptor 52JT, 

obras civiles, desmontaje y montaje de nuevo equipo, retiro e instalación de nuevo 

cableado de control, armarios de control, pruebas de control, conexionado de 

potencia, tendido de cables de control y fuerza, pruebas eléctricas.

Restricciones: Interruptor Transferido. 

Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Transformador Trifásico N°1, 220/110 kV o 

Barra de 220 kV Sección N°2 de S/E Quillota. 

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio, Durante de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Señalización y delimitación de la zona de 

trabajo, se verificara ausencia de tensión, posterior a esta se instalaran puestas a 

tierra provisionales en los extremos del equipo a intervenir, el interruptor 52JT 

queda a disposición del Jefe de faena, jefe de faena confirmará que personal de 

Transelec abrirá los circuitos de fuerza y control asociados al interruptor 52JT.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-12-19 08:00 02-02-20 18:00 02-12-19 13:05

2019086025 Subestacion Aprobado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada
S/E CERRO NAVIA 

(TRANSELEC)
S/E CERRO NAVIA HS Otro Tipo de Trabajo 0 Paño de 110 kV HR -Acoplador queda disponible a través de desconectador 89HS-2. Bajo

Actividades: S/E Cerro Navia: Trabajos asociados a obra de reemplazo de interruptor 

52HS -Seccionador. Desalambrados de circuitos de control y fuerza del interruptor 

52HS, alambrados y pruebas previas a puesta en servicio de nuevo interruptor 52HS. 

Desmontaje de interruptor actual, trabajos en fundaciones. Montaje de nuevo 

interruptor y equipamiento asociado, pruebas eléctricas de protocolo previas a 

puesta en servicio.  

Restricciones: Equipo indisponible. 

Instalaciones en Riesgo: S/E Cerro Navia: Barra de 110 kV sección 1 o 2.  

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante o al término de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de las zonas de trabajo. 

Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados del interruptor a reemplazar, 

previa verificación de ausencia de tensión. El Jefe de Faena abrirá circuitos de control 

y fuerza del interruptor 52HS. A disposición del Jefe de Faena, interruptor 52HS.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 04-12-19 08:00 09-02-20 18:00

2019085994 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E ALTO JAHUEL Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: Mantenimiento programado a Servidores y software de SCADA. 

Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. 

Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo de S/E Cerro Navia y SCADA 

Transelec Nodo de S/E Alto Jahuel. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-12-19 08:00 31-12-19 18:00 02-12-19 14:52

2019085993 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
S/E CERRO NAVIA 

(TRANSELEC)
Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: Mantenimiento programado a Servidores y software de SCADA. 

Restricciones: Normalización sujeta a coordinación. 

Instalaciones en Riesgo: SCADA Transelec Nodo de S/E Cerro Navia y SCADA 

Transelec Nodo de S/E Alto Jahuel. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-12-19 08:00 31-12-19 18:00 02-12-19 14:52

2019085965 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PUERTO MONTT BA S/E PUERTO MONTT 220KV BT1 Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos solicitados por STS y coordinados con TRANSELEC.

Actividades:

S/E Puerto Montt: Despeje de gravilla y excavación para construcción de banco de 

ductos, cámaras de inspección, relleno estructural, compactación y reposición de 

gravilla. Trabajos a nivel de piso con excavación en forma manual.

Restricciones:

No hay

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-12-19 08:00 23-12-19 18:00

2019085908 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E LAGUNAS otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Lagunas; Instalación de faenas Inprolec. Desconsolidado de contenedores con 

estructuras en zona de acopio temporal.

Actividades:

S/E Lagunas; Instalación de faenas Inprolec. Desconsolidado de contenedores con 

estructuras en zona de acopio temporal.

Restricciones:

No hay.

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 12-12-19 08:00 23-12-19 18:00
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2019085902 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E LAGUNAS otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0

SE Lagunas: Trabajos de excavaciones y construcción de fundaciones en Nuevo Paño 

J10, lado sur desde Paño J1.

Actividades:

SE Lagunas: Trabajos de excavaciones y construcción de fundaciones en Nuevo Paño 

J10, lado sur desde Paño J1.

Restricciones:

No hay.

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00

2019085301 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CHARRUA otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0 No hay.

Actividades: S/E Charrúa: Reforzamiento malla tierra adyacente al patio 220 kV 

(Trabajos fuera del patio AT y cercano a alimentador de SSAA 13.2KV).

Restricciones: No hay.

Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No Hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 28-11-19 08:00 30-12-19 20:00

2019085299 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CHARRUA BA S/E CHARRUA 13.2KV Otro Tipo de Trabajo 0 No hay.

Actividades: S/E Charrúa: Reforzamiento malla a tierra en patio  13,2 kV .

Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 28-11-19 08:00 30-12-19 20:00

2019085167 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E ANCOA

S/E ANCOA J2

S/E ANCOA J3

S/E ANCOA J6

S/E ANCOA JZ1

S/E ANCOA JS

S/E ANCOA JT2

S/E ANCOA JT4

S/E ANCOA JT1

S/E ANCOA J4

S/E ANCOA J5

S/E ANCOA JR

S/E ANCOA J8

S/E ANCOA JCE2

Otro Tipo de Trabajo 0

Programa de Reemplazo de Protecciones de Sistemas de Control. Trabajos previos 

asociados al Reemplazo de Protección 87B Sistema 1 de S/E Ancoa.

Nota: Los trabajos serán suspendidos en horario nocturno.

Bajo

Actividades: S/E Ancoa: Trabajos previos, tendido y conexionado de multiconductor, 

a todos los equipos de maniobra (Todos los Paños del patio de 220kV), armarios de 

agrupamiento (CTB11, CTB12, CTB13, CTB14, CTB15, CTB16, CTB17, CTB18, CTB19, 

CTB20, CTB21, CTB22, CTB23, CTB24, CTB31) y armarios dentro de Sala de Protección 

(RY2, RY7 y RY8). Considera actividades de descarga de multiconductores, 

almacenamiento, ampliación de escalerillas existentes, pasada de conductores 

dentro de equipos en explotación (Paños 220kV), megado de cables presentación y 

marquillado de conductores. Montaje e instalación de Armarios, considera las 

actividades de montaje de los armarios de la nueva protección (RY7 y RY8) asociados 

a la nueva protección diferencial de barras, anclaje en suelo y conexionado remoto. 

Trabajos asociados al reemplazo de protección 87B Sistema 1 de S/E Ancoa.-

Nota: Se informará diariamente el Paño sobre el cual se intervendrá.- 	

Condiciones: Normalización sujeta a Coordinación.-

Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.-

Instalaciones en Riesgo: Paño Transformación JT02-Ancoa o Paño Transformación 

JT04-Ancoa o Paño Línea LJ06, ANC-Itahue 2 o Paño Seccionador JS01-Ancoa o Paño 

Acoplador JR01-Ancoa o Paño Transformación JT01-Ancoa o Paño Línea LJ04, ANC-

Pehuenche-Canal Mel o Paño Línea LJ05, ANC-Pehuenche 2 o Paño Línea LJ08, ANC-

Itahue 1 o Paño Compensación JCE02-ANC o Paño Compensación JRZ01-ANC

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitar Zona de Trabajo.-Acceso a 

equipos de Patio de 220kV, Armarios de agrupamiento 

(CTB11,CTB12,CTB13,CTB14,CTB15,CTB16,CTB17,CTB18,CTB19,CTB20,CTB21,CTB22,CT

B23,CTB24,CTB31), armarios de protección diferencial de barras sistema 1 existente 

(RY2) y armarios de Protección 87B sistema 1 nuevo (RY7 y RY8) dentro de sala de 

control y Protección Acceso a equipos de Patio de 220kV, Armarios de agrupamiento 

(CTB11,CTB12,CTB13,CTB14,CTB15,CTB16,CTB17,CTB18,CTB19,CTB20,CTB21,CTB22,CT

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-12-19 08:00 31-12-19 18:00 02-12-19 12:23 31-12-19 17:00

2019085122 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CHARRUA S/E CHARRUA JCE1 Otro Tipo de Trabajo 0 No hay.

Actividades: S/E Charrúa: Montaje de cerco delimitador, confección de canalizaciones 

para conductores de control, instalación de parrillas de operador, aterramiento 

eléctrico de estructuras, grouting nuevo interruptor, retiro de cerco delimitador 

52JCE1.	

Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 27-11-19 08:00 22-12-19 18:00

2019085120 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E CHARRUA BA S/E CHARRUA 66KV Otro Tipo de Trabajo 0 No hay.

Actividades: S/E Charrúa: Reforzamiento malla a tierra en patio  66 kV .

Restricciones: No hay.

Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 27-11-19 08:00 30-12-19 20:00

2019084728 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E ANCOA BC S/E ANCOA JCE2 220KV 65 MVAr Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos previos asociados a Obra de Reemplazo de Interruptor 52JCE2 de S/E 

Ancoa. Referente a solicitud CEN N°2019072037.-

Nota: Los Trabajos serán suspendidos en horario nocturno.

Bajo

Actividades: S/E Ancoa: Reemplazo de interruptor 52JCE2; Desmontaje de actual 

interruptor, construcción de fundaciones y obras civiles; montaje de nuevo 

interruptor; alambrados previos de control; realización de conexionado primario; 

pruebas de protocolo y Hi-Pot. (interruptor 52JCE2, transferido).-

Condiciones: Interruptor Transferido.-

Restricciones: Con bloqueo a la reconexión.- 

Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Ancoa.-

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y Al término de los trabajos  (Por tierras 

provisionales de bloqueo).-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Ancoa, Delimitación de la zona de trabajo.- 

Instalación de tierras provisionales de bloqueo.- 50BF/52JCE2 Bloqueda Será 

solicitado a personal de Transelec.- 52JCE2 Alimentación de CC y CA inhabilitadas 

Será solicitado a personal de Transelec.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-12-19 08:00 31-12-19 18:00 01-12-19 15:09

2019084710 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E RAPEL otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos asociados a obra de nueva línea de 220 kV Rapel - Alto Melipilla (Eletrans II). Bajo

Actividades: S/E Rapel: Obras civiles y eléctricas sector de nuevo paño J4.  

Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.    

Instalaciones en Riesgo: S/E Rapel: Barra de 220 kV sección 2 o Barra de 

Transferencia de 220 kV.   

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.  

Nivel de Riesgo: Bajo.  

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Rapel: Delimitación de la zona de trabajo con cerco 

duro. No serán intervenidos equipos en servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 27-11-19 08:00 31-12-19 18:00 28-11-19 10:14

2019083847 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
S/E SECCIONADORA 

LO AGUIRRE
otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos solicitados por Eletrans, por obra de nueva línea de 220 kV Lo Aguirre - 

Nueva Alto Melipilla.
Bajo

Actividades: S/E Lo Aguirre: Montaje de gabinetes en sala de control, tendido de 

cables de control y fuerza desde sala GIS a sala de control.  

Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.  

Instalaciones en Riesgo: S/E Lo Aguirre: Paño de 220 kV J15 -Cerro Navia 1 o paño de 

220 kV J18 -Cerro Navia 2.  

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.  

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Lo Aguirre: Delimitación de la zona de trabajo. El 

tendido de cables de control y fuerza se realizarán en canaletas existentes. No se 

intervendrán gabinetes con equipos en servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-11-19 08:00 31-12-19 18:00 22-11-19 09:59

2019082112 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E PUERTO MONTT S/E PUERTO MONTT J3 Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos no incluyen energización o puesta en servicio del nuevo equipo

Actividades:

S/E Puerto Montt Obras civiles para montaje de nuevo interruptor 52J3. 

Restricciones:

No hay

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-11-19 09:00 22-12-19 18:00

20591 Subestacion Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Curso Forzoso S/E SAUZAL Otro Tipo de Trabajo 0

Equipo:S/E SAUZAL: URT y SCADA Local --- Tipo Trabajo:Investigar o Reparar 

Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E SAUZAL: NORMALIZACIÓN SISTEMA 

SCADA LOCAL EQUIPO RTU SAUZAL, POR --- PERDIDA DE DATOS Y TELECONTROL 

PAÑO A1 --- Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- 

Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E SAUZAL: DELIMITACIÓN DE ZONA DE TRABAJO --- 

Instalaciones con riesgo --- SCADA Local S/E Sauzal (durante la faena) --- 

Observaciones --- S/E SAUZAL: INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN SISTEMA SCADA 

PAÑO A1 ---

No tiene consumo 

afectado
ninguno 08-08-16 10:00 08-08-16 17:22

2019092929 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSEMEL Desconexión Origen Interno Programada S/E PARINACOTA Parinacota 220/69/13.8 kV 4U Otro Tipo de Trabajo 0

Medir resistencia de contactos en barra y en bornas para chicotes de barras de 89J1-

1A, 89J1-1B, 89J1-3, TCJ1, TOJ1 y aisladores pedestales J1.
Trabajo presenta bajo riesgo.

Condiciones Operacionales: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2 en S/E Cóndores. Abierto 

52JT1, 89J1-1, 89JT1 en S/E Parinacota. Cierre 89J2-2T en S/E Cóndores. Cierre 89J1-

1T en S/E Parinacota.  Cierre 52B1 Tap Off Quiani para respaldo de consumos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 03:00 22-12-19 17:00 22-12-19 02:03 22-12-19 18:25

2019092927 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSEMEL Desconexión Origen Interno Programada S/E PARINACOTA Parinacota 220/69/13.8 kV 4U Otro Tipo de Trabajo 0

Conectar chicotes de barra de desconectador 89J1-1A y 89J1-1B a barra A y Barra B 

respectivamente, en nuevo paño J1. Conectar chicotes de barra de deconectador 

89J1-3 a barra de transferencia en nuevo paño J1.

Trabajo presenta bajo riesgo.

Condiciones Operacionales: Abierto 52J2, 89J2-1, 89J2-2 en S/E Cóndores. Abierto 

52JT1, 89J1-1, 89JT1 en S/E Parinacota. Cierre 89J2-2T en S/E Cóndores. Cierre 89J1-

1T en S/E Parinacota. Cierre 52B1 Tap Off Quiani para respaldo de consumos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 03:00 22-12-19 17:00 22-12-19 02:03 22-12-19 18:25

2019092765 Subestacion Aprobado TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA S/E PARINACOTA JR Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos en Paño JR y J1 : Probar en forma integral de los circuitos de corriente entre 

el TC y los equipos de protección en forma efectiva, a través de inyección primaria de 

corriente a los TTCC que aportan al esquema diferencial de barras. Verificar la 

polaridad de los TTCC de cada aporte. Verificar en forma efectiva la razón de 

transformación. Medir burden real a los circuitos de corriente.

Trabajo con bajo riesgo. Condiciones Operacionales: Ninguna.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 08:00 24-12-19 18:00 21-12-19 08:44

2019092752 Subestacion Aprobado TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA S/E PARINACOTA 13,8 KV Otro Tipo de Trabajo 0
Montaje de transformador de SSAA tipo superficie de 13,8 / 0.4 kV, 250 kVA, en 

fundación construida.
Trabajo presenta bajo riesgo. Condiciones Operacionales: Ninguna.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 08:00 24-12-19 18:00 21-12-19 08:44

2019092592 Subestacion Aprobado TRANSEMEL Desconexión Origen Interno Programada S/E PARINACOTA S/E PARINACOTA CT1
Mantenimiento 

preventivo
0 Mantenimiento preventivo a desconectador 89CT1. Trabajo presenta bajo riesgo.

Condiciones Operacionales: Abierto 52JT1, 52BT1, 52CT1, 89CT1,89JT1-1, 89BT1-1  en 

S/E Parinacota.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 17:00 22-12-19 02:03

2019090411 Subestacion Aprobado TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA
S/E PARINACOTA 220KV BP1

S/E PARINACOTA 220KV BP2
Obras Civiles 0

Montaje de estructuras altas correspondientes a ampliación barras 220KV, 

estructuras corresponden a marcos de barra de 10.3 M para extensión de barra B y  

barra de transferencia proyectada.

Bajo nivel de riesgo No hay
No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 08:00 31-12-19 19:00 16-12-19 08:44

2019090379 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA Parinacota 220/69/13.8 kV 4U Obras Civiles 0 Desarme tramo de cierro bulldog existente, esto por lado norte del patio 66KV Bajo nivel de riesgo no hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 13-12-19 08:00 31-12-19 18:00

2019090378 Subestacion Aprobado TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA

S/E PARINACOTA JS

S/E PARINACOTA JR

S/E PARINACOTA BR1 [En_Revision]

Otro Tipo de Trabajo 0

Pruebas de comisionamiento (ensayo del tipo SAT) verificar la correcta operación de 

las protecciones en la condición intermedia para el paño J1, verificar la correcta 

detección de los estados esperados de cada paño JR y J1 ante la condición 

intermedia.

Bajo nivel de riesgo no aplica
No tiene consumo 

afectado
ninguno 13-12-19 08:00 31-12-19 19:00 13-12-19 16:02

2019089180 Subestacion Aprobado TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA otros: tendido_cable Obras Civiles 0

PAÑOS JS, JR Y J1: TENDIDO CONEXIONADO CABLEADO DE CONTROL, FUERZA Y 

CORRIENTE DÉBILES, PRUEBAS DE CONTROL.

SALA DE CONTROL: INSTALAR ROUTER, ANTENA, TENDIDO DE CONDUCTOR  DE 

COMUNICACIONES,CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y VALIDACIÓN DE SERVICIO.

PATIO 13.8 KV:  EXCAVACIONES Y FUNDACIONES DEL NUEVO TRANSFORMADOR, 

MALLA PUESTA A TIERRA.

PATIO 220 KV: TENDIDO DE CABLE DE RED, INSTALACIÓN DE 2 POSTES METÁLICOS, 

CONEXIONADO DE EQUIPOS.

MARCO LINEA: TENDIDO DE CABLE DE GUARDIA.

NO HAY RIEGOS MAYORES. NO HAY.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 10-12-19 08:00 31-12-19 18:00 10-12-19 08:54

2019089071 Subestacion Aprobado TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA

S/E PARINACOTA CE1

S/E PARINACOTA CE2

S/E PARINACOTA CT1

Otro Tipo de Trabajo 0

Comisionamiento de paño CT1. Chequeo punto a punto de cables de fuerza y control 

de los equipos primarios, amarillado de los planos de control elementales, 

modificaciones circuitos de control en equipos de patio y sala de control y 

energización de circuitos de control y fuerza BT.

Trabajo presenta riesgo bajo. .
No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 30-12-19 16:00 17-12-19 15:08

2019089069 Subestacion Aprobado TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA
S/E PARINACOTA B2

S/E PARINACOTA B1
Otro Tipo de Trabajo 0

Comisionamiento de paños B1 y B2. Chequeo punto a punto de cables de fuerza y 

control de los equipos primarios, amarillado de los planos de control elementales, 

modificaciones circuitos de control en equipos de patio y sala de control y 

energización de circuitos de control y fuerza BT.

Trabajo presenta riesgo bajo.
Condiciones Operacionales: Bloqueo de la reconexión automática de 52B1 , 52B2 en 

S/E Parinacota.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 30-12-19 20:00 10-12-19 12:20

2019087822 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA S/E PARINACOTA 66 KV Obras Civiles 0

-	Remates Obras Civiles -	Demolición de Fundaciones Existentes -	Instalación de Cerco 

Perimetral Acmaford -	Normalización de Plataforma y colocación de Gravilla.
Bajo nivel de reisgo.

Condición requerida : No reconectar en S/E Parinacota 52B1; 52B2; 52B3. Señalizar  el 

B1 S/E Pukara y  Señalizar el BT1 S/E Chinchorro

No tiene consumo 

afectado
ninguno 07-12-19 08:00 31-12-19 19:00 12-12-19 08:11 20-12-19 16:54

2019087821 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA Parinacota 220/69/13.8 kV 4U Obras Civiles 0

-	Remates Obras Civiles -	Demolición de Fundaciones Existentes  -	Construcción de 

Banco de Ductos y/o canalizaciones.
bajo nivel de riesgo No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 07-12-19 08:00 31-12-19 19:00 14-12-19 09:50 20-12-19 16:54

2019087802 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA S/E PARINACOTA 66 KV Obras Civiles 0

1.- Confección de MPT Base, chicote a estructuras y equipos.

2.- Tendido de cable BT preparación y conxeionado.

3.- Conexión de canalización a trincheras existente.

4.- Chicote AT a barra principal paño BR.

5.- Instalación de postes alumbrado.

Bajo nivel de reisgo.

Condición requerida : No reconectar en SE Parinacota 52B1; 52B2; 52B3.

                                             Señalizar B1 SE Pukara

                                             Señalizar BT1 SE Chinchorro

No tiene consumo 

afectado
ninguno 07-12-19 08:00 31-12-19 19:00 18-12-19 09:06 20-12-19 16:54

2019087229 Subestacion Aprobado TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA S/E PARINACOTA 13,8 KV Obras Civiles 0
Emplantillado, confección de armadura, moldajes y hormigonados para fundación de 

nuevo Transformador de SS/AA tipo superficie de 13.8/250 KVA.
Bajo nivel de riesgo. No requiere condiciones: solicitar autorización operacionales al COT.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 03-12-19 08:00 28-12-19 18:00 04-12-19 16:36



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 14-01-2020 11:00:41

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 318

Total registros Subestacion: 199

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
SubEstación Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019086471 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA otros: tendido_cable Obras Civiles 0

37.3.- Excavación,enfierradura, vaciado de hormigón , relleno nivelación de gravilla, 

montaje de  de fundaciones, 

37.4.- Montaje de equipo de sistemaintrusión, cambio de conectores marco de línea 

paño J1, JS, JR  F/S. 

Limpiesa de aislacion , prearmado de estructuras , limpieza en general.

37.3.-  Conectar cableado de control en armario de protección transformador 

ubicado sala control.

Realizar prueba Sat de pantalla input HMI Inputs analógicas digitales.

Bajo nivel de riesgo No requieren condiciones operacionales
No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-12-19 08:00 31-12-19 18:00

2019085995 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada

S/E VALLE DE LOS 

VIENTOS
otros: tendido_cable Lavado de Aislación 0

Lavado de aislación con agua desmineralizada en SE Valle Los Vientos y sus equipos 

de patio.
Bajo nivel de riesgo.

Retiro de la reconexión automática del 52JL1; 52H3 SE Calama y52HT1 y 52HT2 SE 

Valle los Vientos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 07:00 22-12-19 17:10 22-12-19 08:04 22-12-19 10:19

2019085418 Subestacion
Aprobado sin 

activación
TRANSEMEL Intervención Origen Interno Programada S/E PARINACOTA otros: tendido_cable Otro Tipo de Trabajo 0

Modificaciones internas en los gabinetes de servicios auxiliares en corriente continua 

o corriente alterna, integración de nuevos equipos de protección IT (Interruptores 

termo magnéticos). Modificaciones internas en gabinetes gabinetes de protección y 

control, integrando nuevos equipos de protección como relés de 

control.Modificación del conexionado existente en gabinetes de SS/AA, Control y 

Protección en Servicio.

Trabajo presenta bajo riesgo. Condiciones Operacionales : Ninguna.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-12-19 08:00 31-12-19 20:00



Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 14-01-2020 11:00:41

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 318

Total registros Central Generadora: 37

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Central Unidad(es) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019092485
Central 

Generadora
Aprobado ACCIONA ENERGÍA CHILE Intervención Origen Interno Programada

PFV ALMEYDA 

[En_Revision]
CENTRAL COMPLETA

Puesta en servicio de 

nueva instalación
52.4

Durante el período de puesta en servicio se realizarán las siguientes pruebas:

- Pruebas de comisionamiento de Estaciones de Potencia

- Pruebas de fiabilidad de las Estaciones de Potencia

- Prueba de fiabilidad global

- Pruebas de comisionamiento de equipo SGCS (Sistema General de Control de la 

Subestación): estas pruebas se pueden dividir en las siguientes subpruebas:

o Pruebas de verificación de parámetros operacionales

o Prueba de homologación del modelo dinámico del parque fotovoltaico

- Pruebas de los sistemas de control, protecciones, automatización y telecontrol de la 

subestación PFV Almeyda

El riesgo es bajo ya que se sigue el programa de maniobras 

de puesta en servicio enviado al Departamento de 

Proyectos.

s/c
No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
18-12-19 08:00 20-01-20 18:00 18-12-19 07:58

2019078243
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

AELA EOLICA 

LLANQUIHUE SpA
Intervención Origen Interno Programada PE AURORA CENTRAL COMPLETA

Puesta en servicio de 

nueva instalación
33

Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de aerogeneradores 

Parque Eólico Aurora. Solicitud de pruebas de puesta en servicio hasta entrada en 

operación comercial. Condiciones requeridas: Parque Eólico Aurora a disposición del 

Jefe de Faena. Reemplaza Intervención 2019059815.

El riesgo del trabajo es bajo.

Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de aerogeneradores 

Parque Eólico Aurora. Solicitud de pruebas de puesta en servicio hasta entrada en 

operación comercial. Condiciones requeridas: Parque Eólico Aurora a disposición del 

Jefe de Faena. Reemplaza Intervención 2019059815.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
06-11-19 00:00 31-12-19 23:59 06-11-19 00:00 04-01-20 00:00

2019092673
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
AELA EOLICA SARCO SpA Intervención Origen Interno Programada PE SARCO CENTRAL COMPLETA

Puesta en servicio de 

nueva instalación
170

Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de aerogeneradores 

Parque Eólico Sarco. Solicitud de pruebas de puesta en servicio hasta entrada en 

operación comercial. Condiciones requeridas: Parque Eólico Sarco a disposición del 

Jefe de Faena. Considera pruebas de inyección de potencia activa y reactiva. 

Generación horaria según programa informado y sus actualizaciones. Reemplaza 

solicitud 2019089699.

El riesgo del trabajo es bajo.

Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de aerogeneradores 

Parque Eólico Sarco. Solicitud de pruebas de puesta en servicio hasta entrada en 

operación comercial. Condiciones requeridas: Parque Eólico Sarco a disposición del 

Jefe de Faena. Considera pruebas de inyección de potencia activa y reactiva. 

Generación horaria según programa informado y sus actualizaciones. Reemplaza 

solicitud 2019089699.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
20-12-19 00:01 31-01-20 23:59 20-12-19 00:40 04-01-20 00:00

2019089699
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
AELA EOLICA SARCO SpA Intervención Origen Interno Programada PE SARCO CENTRAL COMPLETA

Puesta en servicio de 

nueva instalación
170

Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de aerogeneradores 

Parque Eólico Sarco. Solicitud de pruebas de puesta en servicio hasta entrada en 

operación comercial. Condiciones requeridas: Parque Eólico Aurora a disposición del 

Jefe de Faena. Considera pruebas de inyección de potencia activa y reactiva. 

Generación horaria según programa informado y sus actualizaciones. Reemplaza 

solicitud 2019066491.

El riesgo del trabajo es bajo.

Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de aerogeneradores 

Parque Eólico Sarco. Solicitud de pruebas de puesta en servicio hasta entrada en 

operación comercial. Condiciones requeridas: Parque Eólico Aurora a disposición del 

Jefe de Faena. Considera pruebas de inyección de potencia activa y reactiva. 

Generación horaria según programa informado y sus actualizaciones. Reemplaza 

solicitud 2019066491.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
15-12-19 08:00 31-12-19 23:59 14-12-19 11:12 20-12-19 00:40

2019066491
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
AELA EOLICA SARCO SpA Intervención Origen Interno Programada PE SARCO CENTRAL COMPLETA

Puesta en servicio de 

nueva instalación
170

Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de aerogeneradores 

Parque Eólico Sarco. Solicitud de pruebas de puesta en servicio hasta entrada en 

operación comercial. Condiciones requeridas: Parque Eólico Aurora a disposición del 

Jefe de Faena. Considera pruebas de inyección de potencia activa y reactiva. 

Generación horaria según programa informado y sus actualizaciones. Reemplaza 

solicitud 2019059820.

El riesgo del trabajo es bajo.

Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de aerogeneradores 

Parque Eólico Sarco. Solicitud de pruebas de puesta en servicio hasta entrada en 

operación comercial. Condiciones requeridas: Parque Eólico Aurora a disposición del 

Jefe de Faena. Considera pruebas de inyección de potencia activa y reactiva. 

Generación horaria según programa informado y sus actualizaciones. Reemplaza 

solicitud 2019059820.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
01-10-19 00:00 31-12-19 23:59 01-10-19 00:00 14-12-19 11:11

2019093627
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ANGAMOS Intervención Origen Interno Curso Forzoso TER ANGAMOS TER ANGAMOS U1 Otro Tipo de Trabajo 276.9 Reparacion de Pulverizador 1D ANG1 Riesgo asociado a Equipo Pulverizador 1D F/S

No tiene consumo 

afectado
ninguno

RO (Unidad con 

Restricción Operativa)
22-12-19 19:40 23-12-19 20:00 22-12-19 19:37 24-12-19 09:31

2019093580
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
COCHRANE Intervención Origen Interno Curso Forzoso TER COCHRANE TER COCHRANE U2 Otro Tipo de Trabajo 274.8 Reparación válvula de seguridad bomba agua de alimentación 30 (BFP-30) CCH-2 Riesgo bajo por bomba desconectada Bomba 30 F/S

No tiene consumo 

afectado
ninguno

RO (Unidad con 

Restricción Operativa)
21-12-19 17:15 24-12-19 20:00 21-12-19 17:15 29-12-19 07:21

2019092778
Central 

Generadora
Pendiente COLBUN Intervención Origen Interno Curso Forzoso HP BLANCO CENTRAL COMPLETA Obras Civiles 35

Excavaciones con Maquinaria Pesada en terrenos aledaños en Central Aconcagua. 

Reparación Red de agua potable.
Medio. trabajo con maquinaria Pesada.

Por trabajos de Excavaciones con Maquinaria Pesada en terrenos aledaños en 

Central Aconcagua, por falla y reemplazo de red de agua potable, con el riesgo de 

descubrir interferencias que no están identificadas lo que podría ocasionar la posible 

salida de servicio intempestiva de las unidades generadoras.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

RO (Unidad con 

Restricción Operativa)
18-12-19 13:00 31-12-19 23:59 18-12-19 13:03

2019092187
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
COLBUN Intervención Origen Interno Programada HE ANGOSTURA CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 329

Por mantenimiento preventivo se realizara el reemplazo de la HMI del control 

centralizado.

Se reemplazaran las pilas del controlador principal del control centralizado.

Se realizaran verificaciones y contratación de a medida de nivel de la compuerta N°2 

de aducción.

Reemplazo de HMI no presenta riesgo debido a que se 

realizaran los trabajos con el control en modo local.

Reemplazo de pilas en control principal no reviste 

problemas debido a que el controlador secundario siempre 

estará activo.

Los trabajo en la medida de nivel de la compuerta de 

aducción N°2 son solo verificaciones del lazo de control, no 

se desconectara el sensor de medida.

Se realizara el reemplazo de la HMI del control centralizado, reemplazo de pilas de 

los controladores y verificaciones de la medida de nivel de la compuertas de 

aducción asociadas a la unidad N°1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 20-12-19 08:30 31-12-19 17:00 20-12-19 10:18 02-01-20 16:55

2019090170
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
COLBUN Desconexión Origen Interno Programada HE CANUTILLAR CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 0

Se necesita revisar lazo de control de sincronización de unidades, investigación 

solicitud de limitación partida en negro.
Nivel de riesgo Bajo.

Mantenimiento trimestral unidades y transformador Nª2,  se requiere unidad Nº1 y 

unidad Nº2 detenidas, se requiere 52JT2 abierto. A solicitud del coordinador se 

reprograma para este día Domingo

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
22-12-19 07:00 22-12-19 23:59 22-12-19 07:17 22-12-19 22:11

2019089591
Central 

Generadora
Aprobado COLBUN Intervención

Origen 

Externo
Programada HE COLBÚN CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 474 Traslado de cargas mediante grúa. Bajo.

Traslado de componentes mediante puente grúa desde patio de montaje de caverna 

de válvulas hacia sector entre válvulas mariposa, lo que implica el paso sobre las 

unidades generadoras de central Colbún.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 12-12-19 09:00 17-01-20 18:00

2019087260
Central 

Generadora
Aprobado COLBUN Intervención Origen Interno Programada TER SANTA MARÍA TER SANTA MARÍA U1 Otro Tipo de Trabajo 370 Pruebas periódicas de válvulas check de extracciones de vapor turbina.

Riesgo bajo, es un trabajo de rutina que no afecta la 

disponibilidad de la Unidad.
Pruebas periódicas de válvulas check de extracciones de vapor turbina.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 04-12-19 00:00 31-12-19 23:59 04-12-19 01:38

2019087259
Central 

Generadora
Aprobado COLBUN Intervención Origen Interno Programada TER SANTA MARÍA TER SANTA MARÍA U1 Otro Tipo de Trabajo 370

Pruebas periódicas de válvulas de control (CV), válvulas de corte (MSV), válvulas 

combinadas (CRV), bombas de emergencia y standby de lubricación e hidráulica.

Riesgo bajo, es un trabajo de rutina que no afecta la 

disponibilidad de la Unidad.

Pruebas periódicas de válvulas de control (CV), válvulas de corte (MSV), válvulas 

combinadas (CRV), bombas de emergencia y standby de lubricación e hidráulica.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 04-12-19 00:00 31-12-19 23:59 04-12-19 01:38

2019076524
Central 

Generadora
Aprobado COMASA Desconexión Origen Interno Programada TER LAUTARO TER LAUTARO U2

Mantenimiento 

preventivo
0 Sin Comentarios Nivel de riesgo controlado Sin comentarios

No tiene consumo 

afectado
ninguno

MM (Mantenimiento 

Mayor)
04-11-19 16:00 03-01-20 08:00 04-11-19 15:49

2019086084
Central 

Generadora
Aprobado ELECTRICA INDUSTRIAL Desconexión Origen Interno Programada HP CARENA HP CARENA U3

Mantenimiento 

preventivo
0 Sin Comentarios Bajo nivel de riesgo, central desconectada Mantenimiento mayor

No tiene consumo 

afectado
ninguno

MM (Mantenimiento 

Mayor)
27-11-19 00:00 20-02-20 23:59

2019068278
Central 

Generadora
Aprobado ELÉCTRICA CAREN Desconexión Origen Interno Programada HP CARILAFQUÉN CENTRAL COMPLETA

Mantenimiento 

preventivo
0 Sin Comentarios

Se dejará fuera de servicio la central por trabajos de 

reemplazo tubería HDPE, trabajos se realizan con personal 

contratista capacitado para la realización de la faena

Se realizó el envío de actualización del PMPM mediante sistema de correspondencia
No tiene consumo 

afectado
ninguno

MM (Mantenimiento 

Mayor)
19-10-19 08:00 01-12-20 18:00 19-10-19 08:47

2019092091
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
EMELDA Intervención Origen Interno Programada TER EMELDA TER EMELDA U2 Otro Tipo de Trabajo 34.72

Emelda 2 100% Disponible con 34.72 MW, Pruebas para verificación de parámetros 

operacionales no indispone parte alguna de Emelda 2, Prueba FSNL (Full Speed No 

Load) y Pruebas con Carga variable de 0MW a Carga Base en coordinación con el CEN

No existen riesgos asociados debido a que se realizan 

pruebas con carga en la unidad Emelda 2, con los 

monitoreos y resguardos pertinentes a la operación

Emelda 2 100% Disponible con 34.72 MW, Pruebas para verificación de parámetros 

operacionales no indispone parte alguna de Emelda 2, Prueba FSNL (Full Speed No 

Load) y Pruebas con Carga variable de 0MW a Carga Base en coordinación con el CEN

No tiene consumo 

afectado
ninguno

PO (Prueba 

Operacional)
18-12-19 00:00 24-12-19 23:59 18-12-19 10:00 18-12-19 22:58

2019092090
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
EMELDA Intervención Origen Interno Programada TER EMELDA TER EMELDA U1 Otro Tipo de Trabajo 36.53

Emelda 1 100% Disponible con 36.53 MW, Pruebas para verificación de parámetros 

operacionales no indispone parte alguna de Emelda 1, Prueba FSNL (Full Speed No 

Load) y Pruebas con Carga variable de 0MW a Carga Base en coordinación con el 

CEN.

No existen riesgos asociados debido a que se realizan 

pruebas con carga en la unidad Emelda 1, con los 

monitoreos y resguardos pertinentes a la operación.

Emelda 1 100% Disponible con 36.53 MW, Pruebas para verificación de parámetros 

operacionales no indispone parte alguna de Emelda 1, Prueba FSNL (Full Speed No 

Load) y Pruebas con Carga variable de 0MW a Carga Base en coordinación con el 

CEN.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

PO (Prueba 

Operacional)
18-12-19 00:00 24-12-19 23:59 18-12-19 09:19 18-12-19 22:58

2019084405
Central 

Generadora

Aprobado sin 

activación
ENEL GENERACION Intervención Origen Interno Programada HP SAUZALITO CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 10 Se requiere reparar talud entre canal y contra-estanque de la central. Sin riesgo para el sistema Sin comentarios

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 25-11-19 10:00 23-12-19 18:00

2019093622
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ENGIE Desconexión Origen Interno Curso Forzoso TER ARICA TER ARICA GMAR U3 Otro Tipo de Trabajo 0

Retiro de interruptor de poder 52G3 de su celda, para ser utilizado en celda de 

unidad GMAR1.

Riesgo bajo, la unidad se retira para utilizar interruptor de 

poder en unidad GMAR1.
Unidad quedará disponible una vez reparado interruptor 52G1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DF (Desconexión 

Forzada)
22-12-19 15:25 23-12-19 13:00 22-12-19 15:25 27-12-19 12:06

2019093620
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ENGIE Desconexión Origen Interno Curso Forzoso TER ARICA TER ARICA GMAR U1 Otro Tipo de Trabajo 0

Reparación de interruptor 52G1 por falla en mecanismo de carga de resorte de 

cierre.

Riesgo bajo considerando en trabajo y riesgo alto del punto 

de vista del interruptor fallado.

Se realiza cambio de interruptor para dejar en servicio la unidad GMAR1, con 

interruptor de unidad GMAR3, dado que esta última presenta menor eficiencia.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DF (Desconexión 

Forzada)
22-12-19 13:50 22-12-19 15:33 22-12-19 13:50 22-12-19 15:33

2019090503
Central 

Generadora
Rechazado ENGIE Desconexión Origen Interno Programada TER MEJILLONES TER MEJILLONES CTM3-TG

Mantenimiento 

preventivo
0 Sin Comentarios El riesgo de la actividad es bajo.

Cambio de filtros de admisión turbina a gas y reparación de fugas de agua sistema de 

alimentación caldera

No tiene consumo 

afectado
ninguno

MM (Mantenimiento 

Mayor)
22-12-19 07:00 23-12-19 08:00

2019090502
Central 

Generadora
Rechazado ENGIE Desconexión Origen Interno Programada TER MEJILLONES TER MEJILLONES CTM3-TV

Mantenimiento 

preventivo
0 Sin Comentarios El riesgo de la actividad es bajo.

Cambio de filtros de admisión turbina a gas y reparación de fugas de agua sistema de 

alimentación caldera

No tiene consumo 

afectado
ninguno

MM (Mantenimiento 

Mayor)
22-12-19 07:00 23-12-19 08:00

2019087445
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ENGIE Desconexión Origen Interno Programada TER TOCOPILLA TER TOCOPILLA U15

Mantenimiento 

preventivo
0 Sin Comentarios

Nivel de riesgo bajo. Los trabajos están bajo los estándares 

de seguridad de Engie.
Mantenimiento Mayor

No tiene consumo 

afectado
ninguno

MM (Mantenimiento 

Mayor)
02-12-19 00:00 25-12-19 23:59 02-12-19 00:00 20-12-19 09:15

2019069789
Central 

Generadora
Aprobado ENGIE Desconexión Origen Interno Programada TER TOCOPILLA TER TOCOPILLA CC1-TG + CC1-TV

Mantenimiento 

preventivo
0 Sin Comentarios

Riesgo bajo debido a que unidad se encontrara fuera de 

servicio
Unidad fuera de servicio para mantenimiento mayor

No tiene consumo 

afectado
ninguno

MM (Mantenimiento 

Mayor)
15-10-19 00:00 25-01-20 23:59 15-10-19 04:01

2019039847
Central 

Generadora
Pendiente ENGIE Desconexión Origen Interno Curso Forzoso DIESEL TAMAYA CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 0 Reparación mayor de unidades con espera de recepción de repuestos.

No existe riesgo, dado que las unidades se encuentran 

fuera de servicio.
Mientras no se consigan los repuestos, las unidades permanecerán indisponibles.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DF (Desconexión 

Forzada)
05-06-19 00:00 31-12-19 23:59 05-06-19 00:00

2019093632
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
GASATACAMA Intervención Origen Interno Curso Forzoso TER TARAPACÁ TER TARAPACÁ CTTAR Otro Tipo de Trabajo 70

Unidad Limitada a 70 MW por fallo en Molino de Carbón B por corte de eje Motor 

Molino. Se requiere intervención.
Riesgo bajo para el SEN. No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno

LF (Unidad con 

limitación forzada)
22-12-19 18:00 24-12-19 23:59 22-12-19 19:00 26-12-19 01:05

2019093619
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
GASATACAMA Intervención Origen Interno Curso Forzoso TER TARAPACÁ TER TARAPACÁ CTTAR Otro Tipo de Trabajo 60

Limpieza cajas condensador, debido a ensuciamiento intempestivo, se requiere 

unidad limitada en 60 MW.
riesgo controlado por personal en terreno. No Hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno

RO (Unidad con 

Restricción Operativa)
22-12-19 15:00 22-12-19 19:00 22-12-19 15:00 22-12-19 18:43

2019093609
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
GASATACAMA Intervención Origen Interno Curso Forzoso TER TARAPACÁ TER TARAPACÁ CTTAR Otro Tipo de Trabajo 60

Unidad CCTAR Limitada a 60 MW por fallo en Molino de Carbón B por obstrucción en 

ducto de descaga del Alimentador al Molino y falla en tacómetro en alimentador D 

del Molino de Carbón. Se requiere la intervención para normalizar.

Riesgo bajo para el SEN No hay
No tiene consumo 

afectado
ninguno

LF (Unidad con 

limitación forzada)
22-12-19 04:49 22-12-19 13:00 22-12-19 03:49 22-12-19 19:00

2019092777
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
GASATACAMA Intervención Origen Interno Programada TER ATACAMA TER ATACAMA CC1-TG2 Otro Tipo de Trabajo 121

Pruebas de conexión TG2A en ciclo abierto conectado en isla a barra de SS.AA 6,6KV. 

Unidad  con combustible GNL a carga de 3 MW. ( Sin aporte de energía a sistema)
Pruebas de conexión TG2A en ciclo abierto,  Riesgo bajo. Sin comentarios.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 22-12-19 15:00 22-12-19 19:00 22-12-19 10:02 22-12-19 12:18

2019092702
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
GASATACAMA Intervención Origen Interno Programada TER ATACAMA TER ATACAMA CC2-TG1 Otro Tipo de Trabajo 121

Verificación Taza de Toma de Carga desde Mínimo Técnico 63Mw a Carga Base 

121Mw Unidad TG2A, con Combustible GNL.
Trabajos programado y supervisado en Terreno. NO Hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno

RO (Unidad con 

Restricción Operativa)
22-12-19 19:00 22-12-19 23:59 22-12-19 15:59 22-12-19 16:51

2019092482
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
GENPAC Intervención Origen Interno Programada TER TERMOPACÍFICO CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 86.49

Central Termopacifico 100% disponible con 95.6 MW Solicitud para Realizar pruebas 

de inyección variable de 0 a 48 MW por chequeo de funcionamiento y control de los 

Grupos Generadores.

No existen riegos asociados debido a que la prueba tiene 

como origen solamente comprobar parámetros 

operaciones para asegurar la calidad del servicio.

Central Termopacifico 100% disponible con 95.6 MW Solicitud para Realizar pruebas 

de inyección variable de 0 a 48 MW por chequeo de funcionamiento y control de los 

Grupos Generadores.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

PO (Prueba 

Operacional)

PO (Prueba 

Operacional)
20-12-19 08:00 22-12-19 23:59 20-12-19 14:15 23-12-19 22:25

2019089725
Central 

Generadora
Aprobado HIDROPALMAR S.A. Intervención Origen Interno Programada HP PALMAR CENTRAL COMPLETA

Puesta en servicio de 

nueva instalación
7 Puesta en servicio Central Palmar Puesta en servicio Central Palmar - Primera Energización Puesta en servicio Central Palmar - Primera Energización

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
16-12-19 08:00 15-01-20 08:00 16-12-19 08:47

2019089724
Central 

Generadora
Aprobado HIDROPALMAR S.A. Intervención Origen Interno Programada HP CORRENTOSO CENTRAL COMPLETA

Puesta en servicio de 

nueva instalación
8 Puesta en Servicio Central Correntoso - Primera Energización

Puesta en Servicio Central Correntoso - Primera 

Energización
Puesta en Servicio Central Correntoso - Primera Energización

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
16-12-19 08:00 15-01-20 08:00 16-12-19 08:47

2019091906
Central 

Generadora
Aprobado KDM Intervención Origen Interno Programada

TER LOMA LOS 

COLORADOS II
CENTRAL COMPLETA

Puesta en servicio de 

nueva instalación
16

Riesgo bajo porque las unidades están en un periodo de 

marcha blanca.

Continuar con Integración de señales SITR y Pruebas de Puesta en Servicio unidades 

15 y 16 por ampliación de Central Loma Los Colorados II

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
19-12-19 09:00 20-01-20 09:00 19-12-19 10:59

2018062212
Central 

Generadora
Aprobado MINERA COLLAHUASI Desconexión Origen Interno Programada UJINA UG5

Mantenimiento 

preventivo
0 Sin Comentarios

El riesgo del trabajo es bajo ya que se realiza con 

instalaciones desenergizadas y en base los procedimientos 

internos definidos.

Mantenimiento Preventivo Mayor.
No tiene consumo 

afectado
ninguno

MM (Mantenimiento 

Mayor)
30-09-18 00:00 31-12-19 23:59 30-09-18 00:14

2019086436
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

VIENTOS DE RENAICO 

[En_Revision]
Intervención Origen Interno Programada PE LA FLOR CENTRAL COMPLETA

Puesta en servicio de 

nueva instalación
33

Energizar Trafo BT2 66/23 kV de la SE Nahuelbuta, Alimentadores 1 y 2 de 23 kV y PE 

La Flor unidades 01-09.

Riesgo Mínimo Energización y primer Sincronización de las 

Unidades 1-9
Efectuando Pruebas de la Fabrica de sincronismo y Puesta en Servicio

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
13-12-19 08:00 31-12-19 23:00 13-12-19 09:13 31-12-19 14:10
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2019089697 Linea
Ejecución 

Exitosa
AELA EOLICA SARCO SpA Intervención Origen Interno Programada

MAITENCILLO - SARCO 

220KV
MAITENCILLO - SARCO 220KV C1

Puesta en servicio de 

nueva instalación
0

Energización y pruebas de puesta en servicio de Linea 220 kV Maitencillo - Sarco. 

Condiciones requeridas: a disposición del Jefe de Faena equipos de paño J17 y J18 de 

S/E Maitencillo; a disposición del Jefe de Faena equipos de paño J1 de S/E Sarco. 

Periodo de pruebas hasta entrada en operación comercial. Reemplaza solicitud 

2019066489.

El riesgo del trabajo es bajo.

Energización y pruebas de puesta en servicio de Linea 220 kV Maitencillo - Sarco. 

Condiciones requeridas: a disposición del Jefe de Faena equipos de paño J17 y J18 de 

S/E Maitencillo; a disposición del Jefe de Faena equipos de paño J1 de S/E Sarco. 

Periodo de pruebas hasta entrada en operación comercial. Reemplaza solicitud 

2019066489.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 13-12-19 10:00 31-12-19 23:59 13-12-19 09:53 04-01-20 00:00

2019066489 Linea
Ejecución 

Exitosa
AELA EOLICA SARCO SpA Intervención Origen Interno Programada

MAITENCILLO - SARCO 

220KV
MAITENCILLO - SARCO 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Energización y pruebas de puesta en servicio de Linea 220 kV Maitencillo - Sarco. 

Condiciones requeridas: a disposición del Jefe de Faena equipos de paño J17 de S/E 

Maitencillo; a disposición del Jefe de Faena equipos de paño J1 de S/E Sarco. Periodo 

de pruebas hasta entrada en operación comercial. Maniobras de primera 

energización según Guía de Maniobras "Guia_Maniobras_Sarco_REV2". Reemplaza 

solicitud 2019059818.

El riesgo del trabajo es bajo.

Energización y pruebas de puesta en servicio de Linea 220 kV Maitencillo - Sarco. 

Condiciones requeridas: a disposición del Jefe de Faena equipos de paño J17 de S/E 

Maitencillo; a disposición del Jefe de Faena equipos de paño J1 de S/E Sarco. Periodo 

de pruebas hasta entrada en operación comercial. Maniobras de primera 

energización según Guía de Maniobras "Guia_Maniobras_Sarco_REV2". Reemplaza 

solicitud 2019059818.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-10-19 00:00 31-12-19 23:59 01-10-19 00:00 13-12-19 09:53

2019091865 Linea Aprobado AES GENER SING Desconexión
Origen 

Externo
Programada COBOS - ANDES 345KV COBOS - ANDES 345KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Adecuación línea Andes-Salta para incorporación de la S/E Altiplano (Argentina) Riesgo bajo, se trabaja en instalación desconectada

S/E Salta: 389L05 , 352C7/8 abiertos, 389T05 cerrado. 

S/E Andes: 352A03 y 352C3/4 abiertos, abierto 389L03, cerrado 389T03

No tiene consumo 

afectado
ninguno 18-12-19 00:00 12-01-20 23:59 18-12-19 10:23

2019087858 Linea Aprobado
ANGLO AMERICAN SUR - 

LOS BRONCES
Desconexión Origen Interno Programada

SANTA FILOMENA - 

CONFLUENCIA 220KV

SANTA FILOMENA - CONFLUENCIA 

220KV C1

Mantenimiento 

preventivo
0

Se requiere realizar mantenimiento preventivo a linea 220 kV. Santa Filomena - 

Confluencia. Dicho trabajo no afecta consumos internos, ya que quedarán 

energizados en forma radial desde linea 220 kV. Maitenes - Confluencia.

Se requiere realizar mantenimiento preventivo, por lo cual 

se trabajará con Permiso de trabajo (PT), Análisis de 

seguridad del trabajo (AST), Instructivo de Asilación y 

Bloqueo (IAB), Procedimiento de Trabajos en Altura, 

Instructivo de Trabajos AT-MT.

Por parte del CEN, se habia aprobado la solicitud 2019074552 por el mismo trabajo, 

la cual no se realizó por continguencia nacional.

mantenimiento no afectará consumos internos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 04-12-19 09:00 21-01-20 20:00 06-12-19 10:07

2019087453 Linea
Ejecución 

Exitosa

CERRO DOMINADOR CSP 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada

CERRO DOMINADOR - 

CSP CERRO 

DOMINADOR 220kV 

[En_Revision]

CERRO DOMINADOR - ESTRUCTURA N°6  

220kV C1 [En_Revision]

ESTRUCTURA N°6 - CSP CERRO 

DOMINADOR 220kV C1 [En_Revision]

Puesta en servicio de 

nueva instalación
0

Primera energización y pruebas de puesta en servicio linea 220 kV Cerro Dominador - 

CSP Cerro Dominador y S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: A 

disposición del jefe de faena 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 S/E Seccionadora Cerro 

Dominador.  A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2  S/E 

Seccionadora Cerro Dominador. Guía de Maniobras 0186-MOM-UTE-132-000-

0001_Rev01. No considera puesta en servicio de Unidad Generadora CSP Cerro 

Dominador.

El riesgo del trabajo es bajo.

Primera energización y pruebas de puesta en servicio linea 220 kV Cerro Dominador - 

CSP Cerro Dominador y S/E CSP Cerro Dominador. Condiciones requeridas: A 

disposición del jefe de faena 52J3, 89J3-1, 89J3-2 y 89J3-3 S/E Seccionadora Cerro 

Dominador.  A disposición del jefe de faena 52JT1, 89JT1-1 y 89JT1-2  S/E 

Seccionadora Cerro Dominador. Guía de Maniobras 0186-MOM-UTE-132-000-

0001_Rev01. No considera puesta en servicio de Unidad Generadora CSP Cerro 

Dominador.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-12-19 15:00 31-12-19 23:59 02-12-19 16:32 07-01-20 00:00

2019093614 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención

Origen 

Externo
Curso Forzoso

PUMAHUE - 

CHIVILCAN 66KV
PUMAHUE - CHIVILCAN 66KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E 

Pumahue,  asociado a la LT 66 kV Pumahue-Chivilcan, por poda de emergencia entre 

las estructuras 19 y 20 de la línea. Riesgo alto.

Se requiere el bloqueo de la reconexión automática del 

interruptor 52B4 de S/E Pumahue,  asociado a la LT 66 kV 

Pumahue-Chivilcan, por poda de emergencia entre las 

estructuras 19 y 20 de la línea. Riesgo alto.

Se requiere el bloqueo de la reconexión automática del interruptor 52B4 de S/E 

Pumahue,  asociado a la LT 66 kV Pumahue-Chivilcan, por poda de emergencia entre 

las estructuras 19 y 20 de la línea. Riesgo alto.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 10:00 22-12-19 18:00 22-12-19 10:00 22-12-19 19:17

2019092455 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada

ESTRUCTURA 44 - 

CORONEL 66KV

LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C2

LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de Transelec según SODI 962, por trabajos en línea 154 kV Hualpen-

Lagunillas de reemplazo de crucetas, se requiere precaución de no reconectar 52B8 

de S/E Concepción y bloqueo de reconexión automática del 52B11 de S/E Concepción 

y 52B8 y 52B9 de S/E Coronel.

Riesgo controlado por Transelec, empresa ejecutora de los 

trabajos.

A solicitud de Transelec según SODI 962, por trabajos en línea 154 kV Hualpen-

Lagunillas de reemplazo de crucetas, se requiere precaución de no reconectar 52B8 

de S/E Concepción y bloqueo de reconexión automática del 52B11 de S/E Concepción 

y 52B8 y 52B9 de S/E Coronel.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 09:12 22-12-19 20:58

2019090717 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada

LAS ENCINAS - PADRE 

LAS CASAS 66KV

LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV 

C1 [En_Revision]
Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos de reemplazo de conductor entre estructura 30 - 33, e instalación de nuevo 

poste tubular N°33 esto relacionado con proyecto de refuerzo de LT 66 kV Chivilcan - 

Las Encinas - Padre Las Casas. Consumos asociados a SE Padre Las Casas, serán 

respaldados desde Cto N°2 Loncoche - Temuco.

Riesgo bajo. Instalaciones se encontraran desenergizadas.
Faenas de reemplazo en este tramo de línea constituyen avances del mantenimiento 

mayor a LT 1x66 kV Chivilcan - Las Encinas - Padre Las Casas y no al término de este.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 04:00 22-12-19 19:00 22-12-19 03:12 22-12-19 20:42

2019090713 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada

LAS CABRAS - EL 

MANZANO 66KV
LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Mantenimiento preventivo y Poda-Roce-Tala de arboles en cercanías de linea de 

transmisión LAS CABRAS - EL MANZANO dentro y fuera de la franja
Nivel de riesgo bajo, controlado.

Para estos trabajos se requiere la desconexión de LT66kV Las Cabras- El Manzano 

como medida de precaución por trabajos de mantenimeinto preventivo y actividades 

de poda-Tala y roce de árboles. No existen consumos afectados (Asociado a SD 

2019091630)

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 06:00 22-12-19 18:00 22-12-19 02:34 22-12-19 12:38

2019090705 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada

CHIVILCAN - LAS 

ENCINAS 66KV

CHIVILCAN - LAS ENCINAS 66KV C1 

[En_Revision]
Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos de reemplazo de conductor entre estructura 33-36 y reemplazo de 

estructura 33 por poste metálico tubular,  esto relacionado con proyecto de refuerzo 

de LT 66 kV Chivilcan - Las Encinas - Padre Las Casas. Consumos asociados a SE las 

Encinas, serán respaldados a través de redes MT de CGE.

Riesgo bajo. Instalaciones se encontraran desenergizadas.
Faenas de reemplazo en este tramo de línea, constituyen avances del mantenimiento 

mayor a LT 1x66 kV Chivilcan - Las Encinas - Padre Las Casas y no al término de este.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 04:00 22-12-19 13:30 22-12-19 04:04 22-12-19 17:39

2019088135 Linea Aprobado CGE Desconexión Origen Interno Programada

SANTA LUISA - SANTA 

FE 154KV 

[En_Revision]

SANTA LUISA - ESTRUCTURA 42-B 154KV 

C1

ESTRUCTURA 42-B - ESTRUCTURA 68 

154KV C1

ESTRUCTURA 68 - TAP COYANCO 154KV 

C1

Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos de refuerzo asociado a cambio de conductor de cobre a  AAAC Butte,  

cambio de aislación y de postes de hormigón del tramo LT 154 kV Tap Santa Luisa - 

Tap Coyanco. Esto de acuerdo a carta N°200 enviada por Unidad de Ingeniería y 

Construcción de CGE .

Riesgo Bajo. Faenas se realizaran con instalaciones 

desenergizadas.

Faenas asociadas a refuerzo de LT 154 kV Tap Santa Luisa - Tap Coyanco. Sin perdida 

de suministro.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 11:00 24-01-20 11:00

2019092392 Linea
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN MINISTRO 

HALES

Intervención Origen Interno Programada
ENCUENTRO - MMH 

220KV

ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS 220 KV 

S/E ENCUENTRO 220KV C1

PATIO DE MUFAS 220 KV S/E 

ENCUENTRO - MMH 220KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos de movimiento de tierra con equipos mineros, por debajo de dicha línea, 

entre las estructuras N°195 y 196. Traslado de pala de extracción, desde 

Chuquicamata a DMH.

Riego menor debido caracter preventivo Señalizar y No Reconectar 52J11 en Encuentro y 52J1 en MMH
No tiene consumo 

afectado
ninguno 19-12-19 00:00 24-12-19 23:59 19-12-19 07:19 25-12-19 08:07

2019084727 Linea
Ejecución 

Exitosa
COLBUN Intervención

Origen 

Externo
Programada

CANUTILLAR - PUERTO 

MONTT 220KV

CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV 

C1

CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV 

C2

Otro Tipo de Trabajo 0 Roce franja de servidubre Nivel de riesgo Bajo
SODI Nº 1783, Roce franja de servidumbre, se requiere en central Canutillar bloquear 

la reconexión automática de ambos circuitos Canutillar - Puerto Montt 220KV.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:30 22-12-19 18:00 22-12-19 09:22 22-12-19 18:00

2019090146 Linea
Aprobado sin 

activación
CYT OPERACIONES Intervención Origen Interno Programada

MAITENCILLO - 

CASERONES 220KV L2

MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV 

L2 C2

ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 

220KV L2 C2

ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 

220KV L2 C2

TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 

C2

Otro Tipo de Trabajo 0 INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE, 529 a 633

Actividades:

Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE, 529 633

Restricciones:

No hay

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00

2019090145 Linea
Aprobado sin 

activación
CYT OPERACIONES Intervención Origen Interno Programada

MAITENCILLO - 

CASERONES 220KV L1

MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV 

L1 C1

ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 

220KV L1 C1

ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 

220KV L1 C1

TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 

C1

Otro Tipo de Trabajo 0 INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE, 529 a 633

Actividades:

Inspección Visual Pedestre, INSPECCIÓN VISUAL PEDESTRE, 529 633

Restricciones:

No hay

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00

2019091634 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENEL DISTRIBUCIÓN Intervención Origen Interno Programada

ALTO JAHUEL - LOS 

ALMENDROS 220KV

ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV 

C1
Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos en proximidad al Circuito N°1 por Cambio de Aislación en Circuito 220 kV 

N°2 Alto Jahuel - Los Almendros.
Riesgo de operación del circuito.

Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación 

con el Coordinador Eléctrico Nacional.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 04:00 22-12-19 20:00 22-12-19 08:13 22-12-19 18:27

2019091633 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENEL DISTRIBUCIÓN Desconexión Origen Interno Programada

ALTO JAHUEL - LOS 

ALMENDROS 220KV

ALTO JAHUEL - LOS ALMENDROS 220KV 

C2
Otro Tipo de Trabajo 0 Cambio de Aislación en Circuito 220 kV N°2 Alto Jahuel - Los Almendros. No presenta riesgos para el sistema.

Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se 

informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la 

normalización del servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 04:00 22-12-19 20:00 22-12-19 08:13 22-12-19 18:27

2019092158 Linea Aprobado ENGIE Intervención
Origen 

Externo
Programada

CENTRAL CHAPIQUIÑA 

- ARICA 66KV
CHAPIQUIÑA - TAP EL AGUILA 66KV C1 Obras Civiles 0

Reparación de ruta 11CH, trabajos cercanos a línea 66kV Chapiquiña-Arica (vialidad). 

Asociar esta solicitud, al IF CEN 2019003419.

Riesgo medio, empresa externa a ENGIE realiza trabajos 

cercano a línea con maquinaria altura.

Condiciones Requeridas: SE ARICA NO RECONECTAR 52B2 ; SE CHAPIQUIÑA NO 

RECONECTAR 52B2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 19-12-19 00:00 30-04-20 19:00 19-12-19 16:38

2019091826 Linea Rechazado ENGIE Intervención Origen Interno Programada
IQUIQUE - POZO 

ALMONTE 66KV
IQUIQUE - POZO ALMONTE 66KV  C2 Otro Tipo de Trabajo 0

Proyecto NUP N°1008: Conexión de Respaldo Temporal Línea 110 Kv Iquique- Pozo 

Almonte Circuito N° 2 a SE Cóndores
El nivel de riesgo es bajo segun analisis

Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: 52H2, 89H2-1, 89H2-2  y 89H2-2T a 

disposición del jefe de Faena  .  Abierto puentes  en ambos extremos de la linea  que 

la alimenta en 66 kV.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 16:00

2019091048 Linea Aprobado ENGIE Intervención
Origen 

Externo
Programada

CHACAYA - CRUCERO 

220KV
CHACAYA - CRUCERO 220KV  C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajo  de empresa constructora externa  bajo  estructura 406 y 407. Construccion 

nuevo puente  sobre rio Loa

Se toman todas las medidas de precaución, controlando 

todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de 

trabajo, riesgo bajo.

CONDICIONES REQUERIDAS: No Reconectar S/E Crucero 52J6, S/E Chacaya 52J3 . 

Despues de las 20 horas se puede normalizar las reconexiones

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-12-19 08:00 31-01-20 20:00 17-12-19 10:30

2019000726 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada

CAPRICORNIO - 

ANTOFAGASTA 110KV

CAPRICORNIO - EST N° 54 110kV C1

EST N° 54 - TAP URIBE 110kV C1

TAP URIBE - EST N°128 110kV C1

EST N°128 - ANTOFAGASTA 110kV C1

Otro Tipo de Trabajo 0 Intervencion por construcciones habitacionales bajo linea AT.
Intervencion de acuerdo a condicion de construcciones 

debajo de LAT, riesgo bajo.

S/E Capricornio: 52H1 No reconectar.

S/E Antofagasta: 52H1 No reconectar.

S/E Tap-Off Uribe: 52H1 No reconectar.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 08-01-19 00:00 31-12-19 23:59 08-01-19 00:00 31-12-19 23:59

2019000725 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada

MEJILLONES - 

ANTOFAGASTA 110KV

EST N°220 - ANTOFAGASTA 110KV C1

TAP DESALANT -EST. N°220 110KV C1

MEJILLONES - TAP DESALANT 110KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0 Intervencion por construcciones habitacionales bajo linea AT.
Intervencion de acuerdo a condicion de construcciones 

debajo de LAT, riesgo bajo.

S/E Mejillones: 52H1 No reconectar.

S/E Antofagasta: 52H3 No reconectar.

S/E Desalant: 52H1 No reconectar.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 08-01-19 00:00 31-12-19 23:59 08-01-19 00:00 31-12-19 23:59

2019087805 Linea Aprobado HIDROLIRCAY Intervención Origen Interno Programada MAULE - LIRCAY 66KV ESTRUCTURA 149 - LIRCAY 66KV C1
Roce y pode franja 

servidumbre
0 Roce y pode de franja servidumbre LAT 66 KV Maule - Lircay.

Los riesgos del trabajo son mínimos, ya que se tomaran 

todas las medidas de seguridad y será realizada por 

personal especializado que cuenta con protocolos de 

ejecución cumpliendo con los estándares de prevención.

N/A
No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 07:00 06-01-20 19:00 09-12-19 07:07

2019089535 Linea
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE Intervención

Origen 

Externo
Programada

MAITENCILLO -  

NUEVA MAITENCILLO 

220KV

MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 

220KV C2

MAITENCILLO - NUEVA MAITENCILLO 

220KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos Transelec. SE Maitencillo,  barra 220KV sección N°1 y 2: Proyecto REPRO 87B 

220KV. -1) Realizar bloqueo de protección 87B 220KV, de acuerdo a procedimiento. -

2) Inician los trabajos correspondientes pruebas de señal de alarmas falla de 87B 

220KV en bastidor N°11 SSGG 220KV hacia panel en sala de comando.

Riesgo de disparo de diferencial de barra 87B.
A solicitud de Transelec, se requiere Bloqueo de 87B en SE Maitencillo 220kV unidad 

de Bahía Paño J13 y unidad de bahía paño J14.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:30 22-12-19 18:00 22-12-19 10:23 22-12-19 21:04

2019093615 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA Desconexión Origen Interno Curso Forzoso

O´HIGGINS - FARELLÓN 

220KV

EST. EST. N°2 - EST. N°3 220KV C1

EST. N°1 - EST. N°2 220KV C1

EST. N°3 - FARELLÓN 220KV C1

EST. T-202 - EST. T-314 220KV C1

EST. T-314 - EST. N°1 220KV C1

O'HIGGINS - EST. T-202 220KV C1

Relleno de SF6 0 Relleno de gas SF6 Paño 52J9 en S/E O´Higgins. Riesgo bajo trabajo con instalación desenergizada.

Condiciones requeridas: 

S/E Farellon: Abierto 52J1.

S/E O´Higgins: Abierto 52J9.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 12:00 22-12-19 14:00 22-12-19 12:12 22-12-19 13:02

2019092197 Linea Aprobado MINERA ESCONDIDA Desconexión Origen Interno Programada
O'HIGGINS - COLOSO 

220KV

O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1

O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1

Mantenimiento 

preventivo
0 Sin Comentarios

Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento 

actualizado y personal calificado.

Condiciones Requeridas: 1 SE Ohiggins 52J3 Abierto 2 SE Ohiggins 89J3-1, 89J3-2 

Abierto y bloqueado 3 SE Ohiggins 89J3-2T Cerrado y Bloqueado 4 SE Coloso 52JS, 

52J1 Abierto y a disposicion Jefe Faena 5 SE Coloso 89JS-1, 89JS-2, 89J1-1 Abierto y a 

Disposicion de Jefe Faena 6 SE Coloso 89JS-2T Cerrado y a Disposicion de Jefe Faena

No tiene consumo 

afectado
ninguno 16-12-19 00:00 15-01-20 23:09 16-12-19 17:05

2019088339 Linea Aprobado MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada
O'HIGGINS - COLOSO 

220KV

O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2

O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2
Otro Tipo de Trabajo 0

Cableado de Control y Comunicaciones desde Nuevo T2 a Gabinetes interior Sala de 

Control, Pruebas de Control y Comunicaciones asociadas a Interuptor  52JT2 e 

Interruptor 52B2

Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento 

actualizado y personal calificado.

Condiciones Requeridas: 

SE Coloso No reconectar 52J2

SE O´Higgins No reconectar 52J4

No tiene consumo 

afectado
ninguno 06-12-19 00:00 15-01-20 20:00 06-12-19 08:33

2019088329 Linea Aprobado MINERA ESCONDIDA Desconexión Origen Interno Programada
O'HIGGINS - COLOSO 

220KV

O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1

O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1

Mantenimiento 

preventivo
0

Solicitud de extensión de MM informado en los documentos: 

SMM N°2019000458 y solicitudes de des conexión SD N°2019033939 y SD 

N°2019058033.

Se ingresa esta solictud como extension de la SD N° 2019072648.

Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos 

respectivos.

Se ingresa esta solictud como extension de la SD N° 2019072648.

Condiciones Requeridas: 1	SE Ohiggins	52J3 Abierto 2	SE Ohiggins	89J3-1, 89J3-2 

Abierto y bloqueado 3	SE Ohiggins 89J3-2T Cerrado y Bloqueado 4	SE Coloso	52JS, 

52J1 Abierto y a disposicion Jefe Faena 5	SE Coloso	89JS-1, 89JS-2, 89J1-1 Abierto y a 

Disposicion de Jefe Faena 6	SE Coloso	89JS-2T Cerrado y a Disposicion de Jefe 

Faena.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 06-12-19 00:00 15-01-20 20:00 06-12-19 08:31

2019091303 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA SPENCE Intervención Origen Interno Programada SGO - SPENCE SGO-SPENCE 220KV Obras Civiles 0

Se realizará excavacion bajo la linea de transmisión Encuentro - SGO entre la 

estructura 147 y 148 para aumentar la distancia de aproximación a la linea de 220kV.

Bajo. Se ejecutarán trabajos bajo la linea de transmisión de 

220 kV respetando la distancia de aproximación límite

Trabajos bajo la linea 220kV entre Encuentro y SGO, entre estructuras 147 y 148. 

Dudas llamar a Gerardo Alvarez +56987876337 Se trabajará con equipos bulldozer, 

camiones y excavadoras. Los que se mantendrán a una distancia segura de la linea la 

cual fue medida con topografía. Se hará nueva revisión previo a los trabajos como 

parte de las revisiones antes de comenzar la tarea. En SE Encuentro 52J10 Señalizar y 

no reconectar En SE SGO 52J1 Señalizar y no reconectar

No tiene consumo 

afectado
ninguno 17-12-19 00:00 22-12-19 23:59 17-12-19 10:32 06-01-20 20:57

2019088999 Linea
Ejecución 

Exitosa

RED ELÉCTRICA DEL 

NORTE 2 S.A
Intervención Origen Interno Programada

EL TESORO - 

ESPERANZA 220KV
EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Se considera intervención por trabajos cercanos a instalación (instalación de cañerías 

que cruzan bajo las líneas  de la Línea 2X220kV Tesoro – Esperanza.
Riesgo Bajo, se toman todas las medidas necesarias.

S/E Esperanza: Señalizar y No Reconectar 52JL2  S/E EL Tesoro: Señalizar y No 

Reconectar 52J2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 30-12-19 19:00 09-12-19 11:40 31-12-19 09:07

2019088998 Linea
Ejecución 

Exitosa

RED ELÉCTRICA DEL 

NORTE 2 S.A
Intervención Origen Interno Programada

EL COBRE - ESPERANZA 

220KV

EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1

EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2
Otro Tipo de Trabajo 0

Se considera intervención por trabajos cercanos a instalación (instalación de cañerías 

que cruzan bajo las líneas  de la Línea 2X220kV Cobre – Esperanza.
Riesgo Bajo, se toman todas las medidas necesarias.

S/E Esperanza: Señalizar y No Reconectar 52JL1, y 52JL3 S/E EL Cobre: Señalizar y No 

Reconectar 52J4 y 52J5.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 09-12-19 08:00 30-12-19 19:00 09-12-19 11:40 31-12-19 09:07

2019085879 Linea Aprobado
RED ELÉCTRICA DEL 

NORTE 2 S.A
Intervención Origen Interno Programada

EL COBRE - ESPERANZA 

220KV

EL COBRE - ESPERANZA 220KV C1

EL COBRE - ESPERANZA 220KV C2
Otro Tipo de Trabajo 0

Transito de maquinaria pesada por trabajos asociados a Minera Centinela debajo de 

las Líneas (Trabajo continuo las 24 horas)

Riesgo Bajo por acortamiento  de distancia y 

contaminación  debido al paso de maquinaria pesada

S/E Esperanza: Señalizar y No Reconectar 52JL1, y 52JL3

S/E EL Cobre: Señalizar y No Reconecatr 52J4 y 52J5

No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-12-19 00:00 31-12-19 23:59 01-12-19 00:00

2019085878 Linea Aprobado
RED ELÉCTRICA DEL 

NORTE 2 S.A
Intervención Origen Interno Programada

EL TESORO - 

ESPERANZA 220KV
EL TESORO - ESPERANZA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Transito de maquinaria pesada por trabajos asociados a Minera Centinela debajo de 

las Líneas 220 kV (Trabajo continuo las 24 horas)

Riesgo Bajo por acortamiento  de distancia y 

contaminación  debido al paso de maquinaria pesada

S/E El Tesoro: Señalizar y No Reconectar 52J2

S/E Esperanza:  Señalizar y No Reconectar 52JL2

No tiene consumo 

afectado
ninguno 01-12-19 00:00 31-12-19 23:59 01-12-19 00:00

2019090511 Linea
Ejecución 

Exitosa
SAESA Intervención Origen Interno Programada

ANCUD - CHILOE 

110KV

SECCION 1 DE 2 110KV C1

SECCION 2 DE 2 110KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

No reconectar linea 110 kV Chiloé - Ancud por faenas de tala y podas con riesgo de 

contacto o proyección de caída hacia línea AT entre estructuras 14128 a la 14152.

El riesgo es que opere la línea durante los trabajos de talas 

de árboles.
Sin comentarios.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:57 22-12-19 17:20



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 14-01-2020 11:00:41

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 318
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Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Línea Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019093617 Linea Pendiente TRANSELEC Intervención Origen Interno Curso Forzoso
LOS MOLLES - OVALLE 

66KV

MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2

ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 

66KV C2

LOS MOLLES - ESTRUCTURA 129 66KV C2

 ESTRUCTURA 128 - MONTE PATRIA 

66KV C2

EST 19 – EST 128 66KV C2 [En_Revision]

EST 15 – EST 19 66KV C2 [En_Revision]

EST 9 – EST 15 66KV C2 [En_Revision]

LOS MOLLES – EST 9 66KV C2 

[En_Revision]

Otro Tipo de Trabajo 0

Actividades: restricción a la reconexión por trabajos en circuito adyacente Reparación 

de conductor(es) cortado y reemplazo de cruceta(s), Reparación de conductor en 

Vano 165-166, reparación de crucetas afectadas.

Instalaciones en Riesgo: L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 

066kV Los Molles-Ovalle, C2.  Temporalidad de los Riesgos: 

Al inicio, Al término, Durante de los trabajos. Nivel de 

Riesgo: Bajo

Restricciones: Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión 

inmovilizado Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado 

Subestación Monte Patria, 52CT1 Y 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 12:29 23-12-19 00:00 22-12-19 12:29

2019093616 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Curso Forzoso

LOS MOLLES - OVALLE 

66KV

LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1

ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 

66KV C1

ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV 

C1

MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0 Reparación de conductor en Vano 165-166, reparación de crucetas afectadas Bajo

Actividades:

Reparación de conductor(es) cortado y reemplazo de cruceta(s), Reparación de 

conductor en Vano 165-166, reparación de crucetas afectadas

Restricciones:

Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Monte Patria, 52CT1 Y 52ET2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Al inicio, Al término, Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Los Molles, Bloqueo en estructuras E166 y E164 a disposición del Jefe de 

Faena retiro de tierras al término de la faena

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 11:00 22-12-19 23:59 22-12-19 12:32 22-12-19 21:39

2019093606 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Curso Forzoso

NOGALES - LOS VILOS 

220KV
NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0 Reemplazo de TP fase N°1 paño J2, medidas de protocolo y puesta en servicio.

Actividades:

MPB reducido; normal; exhaustivo; mcc o reemplazo de interruptor; transferido o 

desenergizado (Transformador), Reemplazo de TP fase N°1 paño J2, medidas de 

protocolo y puesta en servicio 

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Nogales-Los Vilos, C2 o Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos

Temporalidad de los Riesgos:

Al inicio de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Los Vilos, Se instalarán tierras provisionales de bloqueo en 89J2-1 lado 

interruptor, en 89J2-3 lado barra de transferencia, en conexión superior de TPJ2, en 

TCJ2 lado línea y en 89J2-2T lado línea. .

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 20:00 22-12-19 11:38 22-12-19 21:42

2019093605 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Curso Forzoso

NOGALES - LOS VILOS 

220KV
NOGALES - LOS VILOS 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0

Desvinculación de cables de control asociado al TP de Fase T (Núcleo #1 y #2), por 

reemplazo, se debe marcar cada uno de los cables en el punto donde se estará 

retirando para esto marcar con cinta cada una de las hebras.

Bajo

Actividades:

Desvinculación y/o Vinculación de Circuitos de C.A por remplazo de Transformadores 

de Voltajes, S/E Los Vilos- Paño J2: 1.	Desvinculación de cables de control asociado al 

TP de Fase T (Núcleo #1 y #2), por reemplazo, se debe marcar cada uno de los cables 

en el punto donde se estar retirando para esto marcar con cinta cada uno de las 

hebras 2.	Conexionado de control una vez remplazo el equipo, se debe conectar 

cada una de las hebras de acuerdo al orden de desconexión. 3.	Realizar mediciones 

secundarias, a manera de verificar la relación de transformación. 4.	Medidas de estos 

valores en los equipos de protección y medidas.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220 kV, Sección 2-Los Vilos

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Los Vilos, Paño J2 Delimitar Zona de Trabajo. Utilizando cintas de 

seguridad y conos de seguridad

Subestación Los Vilos, Paño J2 Realizar medidas de Ausencia de Tensión en los 

transformadores (TP)

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 20:00 22-12-19 12:50 22-12-19 21:43

2019092725 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

HUALPEN - 

LAGUNILLAS 154KV

TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1

HUALPEN - MAPAL 154KV C1

MAPAL - TAP FPC 154KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar los interruptores asociados a las líneas indicadas en riesgo. Bajo

Actividades: Reemplazo de crucetas con método de líneas vivas.

Restricciones: Restricción a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220 kV Hualpén-

Lagunillas, C1 o Línea 66 kV Concepción -Coronel, C1 o Línea 66 kV Concepción -

Coronel C2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 06:20 22-12-19 21:09

2019092724 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada CHARRUA - LAJA 66KV

CHARRUA – TAP PARQUE EOLICO EL 

MAITEN 66KV C1

TAP PARQUE EOLICO EL MAITEN – LAJA 

66KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0

Puesta en servicio TT/PP-BT. 

Para mitigar los riesgos de la faena, Transelec dispondrá supervisión permanente con 

un inspector de Equipos Primarios que asegure que el personal no acorte distancia a 

puntos energizados.

Bajo

Actividades: S/E Laja: Realizar la puesta en servicio del nuevo equipo de medida TP 

BT 66 kV, mediante conexión a potencial con la línea 66 kV Charrúa - Laja.

Restricciones: Restricción a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Charrua-Laja, C1 y Barra 66 kV-Laja.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay. 

Nota: No reconectar los interruptores asociados a la línea.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 09:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:30 22-12-19 16:26

2019092718 Linea Aprobado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada

CARRERA PINTO - 

SECCIONADORA SAN 

ANDRES 220KV L1

CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV 

C1
Otro Tipo de Trabajo 0

S/E San Andrés: A solicitud de SAESA, Trabajos de traslado de equipos primarios de 

Transelec del paño J2 de SAESA a nuevos paños por obra de ampliación.
Bajo

Actividades:

S/E San Andrés: RETIRO DE CHICOTES DE AT DE EQUIPOS DEL PAÑO J2 (CARDONES), 

RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS L. CARDONES DEL PAÑO J2 DE STN EN S/E SAN 

ANDRES A AMPLIACIÓN SAN ANDRES, RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS DEL PAÑO J2 

(LINEA A CARRERA PINTO) - DIAGONAL Nº1.

Restricciones:

L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, Indisponible.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Al inicio, Al término, Durante de los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

Terceros, S/E San Andrés: Instalación de Tierras de bloqueo en ambos lados de la 

trampa de onda paño J2 (uso de puentes supletorios para el cierre y apertura de 

conexiones), conexión superior del condensador de acoplamiento.

Terceros, S/E San Andrés Ampliación: Instalación de tierras de bloqueos en la barra 1 

(uso de puentes supletorios para el cierre y apertura de conexiones).

Terceros, S/E San Andrés: Instalación de tierras provisionales de bloqueo en 

conexión superior de TPJ2 y PRJ2; en ambos lados de TCJ2 y en marco línea paño J2.

Terceros, S/E San Andrés: Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados de la 

trampa de onda del paño J2 (uso de puentes supletorios para el cierre y apertura de 

conexiones), conexión superior del condensador de acoplamiento.

Terceros, S/E San Andrés: Instalación de tierras de bloqueos en la barra 1 (uso de 

puentes supletorios para el cierre y apertura de conexiones).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 20-12-19 07:00 27-12-19 20:00 26-12-19 13:37

2019092445 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

DON GOYO - LA 

CEBADA 220KV
TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0 Confección de plataformas de trabajo y pre armado de estructuras E 287 A e 302. Bajo

Actividades:

Pre armado de estructura a un costado de línea energizada y montaje de postes 

auxiliares (circuito doble), Confección de plataformas de trabajo y pre armado de 

estructuras E 287 A e 302.

Restricciones:

Terceros, 52 J2 S/E La Cebada con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, 52 J4 S/E La Cebada con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, 52 JL S/E Talinay con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, 52 J3 S/E Don Goyo con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV La Cebada - Don Goyo C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación P. Azúcar, E 287 a E 303 Bloqueo Jefe de faena. Trabajos a nivel de piso. 

Mantener distancia a con equipos móviles a estructuras en servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 09:00 22-12-19 19:32



Reporte Desconexión/Intervención Linea
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Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019092418 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada

CONDORES - 

PARINACOTA 220KV
CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Parinacota: Trabajos previos de equipos primarios para la puesta en servicio del 

nuevo paño J1.
Bajo

Actividades:

S/E Parinacota: Desmontaje de las 2 trampas de onda (TO) existentes en paño de 

línea. Pruebas de rutina a TO en piso (por Tivit).  A posterior, se traslada al nuevo 

paño de línea Cóndores 1 para ser montadas en cadenas de aislación suspendidas en 

nuevo pórtico de línea. Pruebas de rutina a TO en piso (por Tivit).  Desmontaje de 

unidades de acoplamiento desde estructura baja TPC, para luego ser trasladadas y 

montadas a estructuras bajas del TPC en nuevo paño de línea Cóndores 1. 

desconexión chicotes AT de equipos primarios en paño de línea patio 220kV. 

Desconexión cableado control y fuerza de cajas de mando 89J1-1 y 89J1-1T. 

Desconexión cables de tierra de estructuras bajas y bases de equipos primarios paño 

de línea patio 220 kV. Desmontaje de estructuras bajas, equipos primarios y 

pedestales. Retiro desde patio de los equipos primarios, pedestales y estructuras 

desmontadas. Desmontaje de equipos primarios 89J1-1, 89J1-1T, pararrayos, TPC, 

además de aisladores pedestal.

Restricciones:

L 220kV Condores-Parinacota, C1, indisponible. (coodinado con CGE para los 

respaldos de los clientes regulados).

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Condores-Parinacota, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Al término de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Parinacota, E522 de LAT 1x220kV Cóndores-Parinacota Instalación de 

PAT de bloqueo 

Subestación Parinacota, Lado barra del seccionador 89JT1-1 Instalación de PAT de 

bloqueo Paño banco transformadores patio 220 kV S/E

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 03:00 22-12-19 17:00 22-12-19 02:04 22-12-19 17:35

2019092281 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada

CONDORES - 

PARINACOTA 220KV
CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Puesta en servicio del nuevo paño J1 en subestación Parinacota. Bajo

Actividades:

Puesta en servicio del nuevo paño J1 en subestación Parinacota

Restricciones:

L 220kV Condores-Parinacota, C1 indisponible. (coordinado con CGE para los 

respaldos de clientes regulados)

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Condores-Parinacota, C1

Temporalidad de los Riesgos:

al termino de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

no hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 03:00 22-12-19 17:00 22-12-19 16:40 22-12-19 17:35

2019092279 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada

CONDORES - 

PARINACOTA 220KV
CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos previos en la linea 220 kV Cóndores - Parinacota asociados a la PES del 

nuevo paño J1 en S/E Parinacota.
Bajo

Actividades:

Desconexión de puentes de línea en estructura de remate E524. ,Desconexión de 

chicote de bajada de línea a polo 3 desconectador 89J1. ,Desconexión de chicotes de 

bajada de línea a trampas de ondas fase 1 y 2. ,Desconexión de chicotes de bajada de 

línea a pararrayos. ,Desconexión de acometida entre estructura E524 y pórtico de 

línea. ,Desmonte de cadenas de anclaje de estructura E524. ,Desmonte de cadenas 

de anclaje de pórtico de línea. ,Desconexión de cable de guardia entre estructura 

E524 y columnas del marco de línea. Instalación de tirantes en cruceta E523. 

,Instalación de retenidas de seguridad en E523. ,Instalación de retenidas de líneas en 

E523. ,Desconexión de puentes en cruceta E524. ,Descenso de línea desde cruceta 

E524 a piso. Ascenso de línea que está en piso a cruceta nueva torre de remate 

NE524. Flechado y rematado de terminales (grapa) en torre NE524. Habilitado de 

puentes en NE524. Colocación de puentes en NE524. ,Retiro de retenidas de líneas en 

E523.  ,Retiro de tirantes de crucetas en E523. 

Restricciones:

L 220kV Condores-Parinacota, C1 indisponible (coordinado con CGE para los 

respaldos de clientes regulados).

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Condores-Parinacota, C1

Temporalidad de los Riesgos:

Al término de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Parinacota, Estructura E522 de LAT 1x220kV Cóndores-Parinacota 

Instalación de PAT de bloqueo 

Subestación Parinacota, Lado barra seccionador 89JT1-1 Instalación de PAT de 

bloqueo 

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 03:00 22-12-19 17:00 22-12-19 02:04 22-12-19 17:35

2019092273 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada

CONDORES - 

PARINACOTA 220KV
CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos de re-acondicionamiento de tele-protecciones vía OPLAT asociados a la  L 

220kV Condores-Parinacota, C1.
Bajo

Actividades:

S/E Parinacota: Desconexión cableado de armario Transelec “PAR-CON-01 dirección  

Cóndores” emplazado en sala de control existente, traslado de armario Transelec 

“PAR-CON-01 dirección S/E Cóndores” desde sala de control existente a nueva sala 

de SSGG de proyecto. Verificar canal de telecomunicaciones OPLAT Verificar 

coordinación horaria en ambos OPLAT Verificar enlace de comunicación en ambos 

extremos. S/E Condores: Pruebas de enlace de comunicación OPLAT Condores-

Parinacota.

Restricciones:

L 220kV Condores-Parinacota, C1 indisponible (coordinado con CGE para el respaldo 

de clientes regulados)

Instalaciones en Riesgo:

Telecomunicación Parinacota

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Parinacota, SW Teleprotección paño J1 desconectado A disposición del 

jefe de faenas

Subestación Cóndores, SW teleprotección paño J1 desconectado A disposición del 

jefe de faenas

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 03:00 22-12-19 17:00 22-12-19 02:04 22-12-19 17:35

2019092272 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada

CONDORES - 

PARINACOTA 220KV
CONDORES - PARINACOTA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Retiro de balizas de señalización aérea y reemplazo de aislación de vidrio por vidrio 

siliconado.
Bajo

Actividades:

Retiro de balizas de señalización aérea en vano de estructuras N° 322 a N° 323, N° 324 

a N° 325. Retiro de balizas de señalización diurna en vanos de estructuras N° 322 A 

326. Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado E 423_424_489. 

Restricciones:

L 220kV Condores-Parinacota, C1 indisponible (coordinado con CGE para los 

respaldos de clientes regulados)

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Condores-Parinacota, C1

Temporalidad de los Riesgos:

Al término de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

instalación de tierras provisionales en estructuras 322 a N° 323, N° 324 a N° 325. 

Mantener distancia mínima admisible antes de instalar tierras provisionales, 

Instalación de tierras provisionales a una distancia menor a 1500 mts. Pértigas con 

certificacion al dia y legible. Uso de pértiga personal.

instalación de tierras provisionales en estructuras N° 325 y 326. Mantener distancia 

mínima admisible antes de instalar tierras provisionales, Instalación de tierras 

provisionales a una distancia menor a 1500 mts. Pértigas con certificacion al dia y 

legible. Uso de pértiga personal.

instalación de tierras provisionales en estructuras N° 423, 424 y 489. Mantener 

distancia mínima admisible antes de instalar tierras provisionales, Instalación de 

tierras provisionales a una distancia menor a 1500 mts. Pértigas con certificacion al 

dia y legible. Uso de pértiga personal.

instalación de tierras provisionales en estructuras N° 423, 424 y 489. Mantener 

distancia mínima admisible antes de instalar tierras provisionales, Instalación de 

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 03:00 22-12-19 17:00 22-12-19 02:46 22-12-19 17:35

2019091619 Linea Rechazado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada
CERRO NAVIA - 

POLPAICO 220KV

CERRO NAVIA - TAP LAMPA 220KV C2

TAP LAMPA - POLPAICO 220KV C2
Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajo programado con ocasión de la desconexión de la línea, por obra asociada a 

la nueva S/E Lampa.
Bajo

Actividades: S/E Cerro Navia: Mantenimiento programado a desconectadores 89JT7-

4 y 89JT7-5 y eliminación de punto caliente en 89JT7-4 y 89JT7-5. Medida de 

resistencia de contactos a interruptor 52J72. 

Restricciones: Equipo indisponible. 

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. 

Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Cerro Navia: Señalización de la zona de trabajo. 

Puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los desconectadores e 

interruptor a intervenir.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 09:00 22-12-19 17:00

2019091617 Linea Rechazado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada
QUILLOTA - NOGALES 

220KV
QUILLOTA - NOGALES 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0 No hay. Bajo

Actividades: S/E Quillota: Reemplazo de transformador de corriente del paño J2 -

Nogales 2, pruebas de protocolo y puesta en servicio de nuevo equipo. 

Restricciones: Equipo indisponible. 

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Nogales circuito 2. 

Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Quillota: Delimitación y señalización de la zona de 

trabajo, puestas a tierra provisionales instaladas a ambos lados de los equipos a 

intervenir del paño.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 21-12-19 08:00 22-12-19 19:00

2019090927 Linea Rechazado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada

CARRERA PINTO - 

SECCIONADORA SAN 

ANDRES 220KV L1

CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV 

C1
Otro Tipo de Trabajo 0

S/E CARRERA PINTO: Según EAP 66-2019, Cambio de ajustes y verificación de 

protecciones sistema 1 y  sistema 2 en forma alternada.
Bajo

Actividades:

S/E CARRERA PINTO: Según EAP 66-2019, Cambio de ajustes y verificación de 

protecciones sistema 1 y  sistema 2 en forma alternada. Proyecto  de Conexión 1216 

Reubicación Secc.Líneas 1 x 220kV Cardones y C. Pinto en S/E San Andrés  de SAESA.   

Restricciones:

L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1: Indisponible.

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220 kV, Sección 1-C. Pinto o Barra 220 kV, Sección 2-C. Pinto.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación C. Pinto,  trips protecciones fuera de servicio y Trips 50BF fuera de 

servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00
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2019090918 Linea Rechazado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada

CARRERA PINTO - 

SECCIONADORA SAN 

ANDRES 220KV L1

CARRERA PINTO - SAN ANDRES 220KV 

C1
Otro Tipo de Trabajo 0 Proyecto Ampliación Seccionadora San Andrés. Bajo

Actividades:

Proyecto Ampliación San Andrés: REUBICACIÓN de Línea Transmisión San Andrés-

Carrera Pinto 1x220 kV - TRANSELEC. ETAPA 1 A)Desenergización de la línea de San 

Andrés - Carrera Pinto 1x220 kV existente. B)Verificación de ausencia de tensión en la 

Torre 479A. C) Puestas a tierra bloqueo en las Torres 480 y 479B. D)Retiro del 

conductor existente en el vano T479A-T479B (Existente / San Andrés - Carrera Pinto). 

E)Levantamiento/Tendido de conductor ACCC Dove entre Torres 479A (Existente-San 

Andrés-Carrera Pinto) - 479B (nueva). F)Engrape/Tensado y flechado conductor ACCC 

Dove entre Torres 479A (Existente) - 479B (Nueva). G) Retiro de tierras de bloqueo. 

H) Cruce de Lineas del SECCIONAMIENTO LT 2x220 kV ELETRANS sobre la Línea de 

Transmisión San Andrés - Carrera Pinto 1x220kV.

Restricciones:

L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, Indisponible.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV San Andrés-Carrera Pinto, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Al término, Durante de los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

Terceros, S/E San Andrés: Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados de la 

trampa de onda (uso de puentes supletorios para el cierre y apertura de 

conexiones), conexión superior del condensador de acoplamiento. 

Terceros, SE San Andrés: Tierras Provisionales E-480 y E-479B Inmovilizado.

Terceros, S/E San Andrés: Instalación de tierras de bloqueos en ambos lados de la 

trampa de onda (uso de puentes supletorios para el cierre y apertura de 

conexiones), conexión superior del condensador de acoplamiento.

Terceros, Ampliación San Andrés 89J3-3T Cerrado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 19-12-19 07:00 26-12-19 18:00

2019090611 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

PAN DE AZUCAR - LA 

CEBADA  220KV
PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Corta y Poda de árboles cercanos a conductores entre Vanos 580 - 581 y 582 Bajo

Actividades:

Corta de arboles próximo a instalación energizada, Corta y Poda de árboles cercanos 

a conductores entre Vanos 580 - 581 y 582

Restricciones:

Terceros, S/E La Cedbada 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Azúcar, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E Don Goyo 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Azúcar, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:07 22-12-19 19:31

2019090610 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

PAN DE AZUCAR - DON 

GOYO 220KV
PAN DE AZUCAR - DON GOYO 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0 Corta y Poda de árboles cercanos a conductores entre Vanos 580 - 581 y 582 Bajo

Actividades:

Corta de arboles próximo a instalación energizada, Corta y Poda de árboles cercanos 

a conductores entre Vanos 580 - 581 y 582

Restricciones:

Terceros, S/E La Cedbada 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Azúcar, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E Don Goyo 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Azúcar, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV Don Goyo-Pan De Azúcar, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:06 22-12-19 19:31

2019090494 Linea Rechazado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada
LAS COMPANIAS - 

MAITENCILLO 110KV

DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1

INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1

LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV 

C1

ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1

PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1

TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0
Cierre de puentes estructura 496 NOTA: Se desconectará el tramo de línea entre 

Maitencillo e Incahuasi, se requiere micro corte en S/E Incahuasi.
Bajo

Actividades:

Apertura y cierre de puentes de anclaje en instalación desenergizada (Simple 

Circuito), Cierre de puentes estructura 496 NOTA: Se desconectará el tramo de línea 

entre Maitencillo e Incahuasi, se requiere micro corte en S/E Incahuasi.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1

Temporalidad de los Riesgos:

Al inicio y término de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Maitencillo, Tierras de bloqueo provisional E495-E497 Sólidamente 

Aterrizado Verificar ausencia de tensión previo a instalación de bloqueos

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 00:00 22-12-19 04:00

2019090340 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

PEHUENCHE - CANAL 

MELADO - ANCOA 

220KV

PEHUENCHE - TAP LOMA ALTA 220KV C1

TAP LOMA ALTA - ANCOA 220KV C1

TAP LOMA ALTA - CANAL MELADO 

220KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0 Programa de mantenimiento de Líneas. Bajo

Actividades: Roce bajo la línea energizada.

Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia 

con línea energizada. 

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 220 kV 

Pehuenche-Canal Melado-Ancoa 1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 08:10 22-12-19 19:22

2019089815 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

EL TORO - ANTUCO 

220KV
EL TORO - ANTUCO 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar interruptores asociados a la línea. Bajo

Actividades: Roce de franja de servidumbre

Restricciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Toro-Antuco, C1 o Línea 220kV El Toro-

Antuco, C2

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos

Nivel de Riesgo: Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 06:20 22-12-19 18:45

2019089814 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

EL TORO - ANTUCO 

220KV
EL TORO - ANTUCO 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar interruptores asociados a la línea. Bajo

Actividades: Roce de franja de servidumbre

Restricciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV El Toro-Antuco, C1 o Línea 220kV El Toro-

Antuco, C2

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos

Nivel de Riesgo: Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 06:20 22-12-19 18:45

2019089508 Linea Rechazado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
CERRO NAVIA - 

POLPAICO 220KV

CERRO NAVIA - TAP LAMPA 220KV C2

TAP LAMPA - POLPAICO 220KV C2
Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexión solicitada por Enel Distribución, por obra asociada a nueva S/E Lampa. 

Al final de esta faena, alimentación de S/E Lampa queda normalizada (disponible 

conexión a ambos circuitos). Circuito 1 en variante entre estructuras 39 y 40.

Bajo

Actividades: Cierre de puentes eléctricos en estructura 40A del circuito 1 de la línea, 

por obra de Enel y nueva S/E Lampa. 

Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados 

a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. 

Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de 

bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de 

ausencia de tensión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 04:00 22-12-19 07:00

2019089507 Linea Rechazado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada
CERRO NAVIA - 

POLPAICO 220KV

CERRO NAVIA - TAP LAMPA 220KV C1

TAP LAMPA - POLPAICO 220KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0

Desconexión solicitada por Enel Distribución, por obra asociada a nueva S/E Lampa. 

Al final de esta faena, alimentación de S/E Lampa queda normalizada (disponible 

conexión a ambos circuitos). Circuito 1 en variante entre estructuras 39 y 40.

Bajo

Actividades: Cierre de puentes eléctricos en estructura 40A del circuito 1 de la línea, 

por obra de Enel y nueva S/E Lampa. 

Restricciones:  No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia 

- Polpaico circuito 2. 

Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 2. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de 

bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de 

ausencia de tensión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 04:00 22-12-19 07:00

2019089506 Linea Rechazado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
CERRO NAVIA - 

POLPAICO 220KV

CERRO NAVIA - TAP LAMPA 220KV C1

TAP LAMPA - POLPAICO 220KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0 Desconexión solicitada por Enel Distribución, por obra asociada a nueva S/E Lampa. Bajo

Actividades: Cierre de puentes eléctricos de arranque hacia S/E Lampa en estructura 

40A del circuito 2 de la línea, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. 

Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados 

a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. 

Circuito 1 desenergizado entre S/E Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por 

puentes abiertos. 

Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos.  

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de 

bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de 

ausencia de tensión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 00:00 22-12-19 03:00

2019089505 Linea Rechazado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada
CERRO NAVIA - 

POLPAICO 220KV

CERRO NAVIA - TAP LAMPA 220KV C2

TAP LAMPA - POLPAICO 220KV C2
Otro Tipo de Trabajo 0 Desconexión solicitada por Enel Distribución, por obra asociada a nueva S/E Lampa. Bajo

Actividades: Cierre de puentes eléctricos de arranque hacia S/E Lampa en estructura 

40A del circuito 2 de la línea, por obra de Enel y nueva S/E Lampa. 

Restricciones:  No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia 

- Polpaico circuito 1 en SS/EE Lampa y Polpaico. Circuito 1 desenergizado entre S/E 

Cerro Navia y estructura 40A (S/E Lampa) por puentes abiertos. 

Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante o al término de los trabajos.  

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de 

bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de 

ausencia de tensión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 00:00 22-12-19 03:00

2019089500 Linea Rechazado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
CERRO NAVIA - 

POLPAICO 220KV

CERRO NAVIA - TAP LAMPA 220KV C1

TAP LAMPA - POLPAICO 220KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0 Desconexión solicitada por Enel Distribución, por obra asociada a nueva S/E Lampa. Medio

Actividades: Traslado desde variante hasta nueva estructura 40 TAP del circuito 2, 

por obra de Enel y nueva S/E Lampa. 

Restricciones: Trabajos en circuito adyacente. No reconectar interruptores asociados 

a la línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1.  

Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1.  

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos.  

Nivel de Riesgo: Bajo.  

Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de 

bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de 

ausencia de tensión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 07:00 22-12-19 19:00

2019089499 Linea Rechazado TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada
CERRO NAVIA - 

POLPAICO 220KV

CERRO NAVIA - TAP LAMPA 220KV C2

TAP LAMPA - POLPAICO 220KV C2
Otro Tipo de Trabajo 0 Desconexión solicitada por Enel Distribución, por obra asociada a nueva S/E Lampa. Medio

Actividades: Traslado desde variante hasta nueva estructura 40 TAP del circuito 2, 

por obra de Enel y nueva S/E Lampa. 

Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia - 

Polpaico circuito 1.  

Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 1.  

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio o durante los trabajos.  

Nivel de Riesgo: Bajo.  

Bloqueos del Jefe de Faena: El Jefe de Faena instalará tierras provisionales de 

bloqueo en estructuras adyacentes a la zona de trabajo, previa verificación de 

ausencia de tensión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 07:00 22-12-19 19:00



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 14-01-2020 11:00:41

Estados: Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC, Pendiente, Aprobado, Rechazado, Aprobado sin activación, Ejecución Parcial, Ejecución Exitosa, Rechazo CDC

Total registros General: 318

Total registros Linea: 82

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Línea Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019089245 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

PAN DE AZUCAR - LA 

CEBADA  220KV
PAN DE AZUCAR - LA CEBADA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Confección de plataformas de trabajo y pre armado de estructuras E 287 A e 302. Bajo

Actividades:

Pre armado de estructura a un costado de línea energizada y montaje de postes 

auxiliares (circuito doble), Confección de plataformas de trabajo y pre armado de 

estructuras E 287 A e 302.

Restricciones:

Terceros, 52 J2 S/E La Cebada con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Azúcar, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, 52 J4 S/E La Cebada con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, 52 JL S/E Talinay con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, 52 J3 S/E Don Goyo con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV La Cebada-Pan De Azúcar, C1 o L 220kV La Cebada - Don Goyo C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación P. Azúcar, E 287 a E 303 Bloqueo Jefe de faena. Trabajos a nivel de piso. 

Mantener distancia a con equipos móviles a estructuras en servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 09:00 22-12-19 19:32

2019085165 Linea Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
CIPRESES - ITAHUE 

154KV

CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2

EL COLORADO - ITAHUE 154KV C2

TAP RIO MELADO - VARIANTE EL 

COLORADO 154KV C2

VARIANTE EL COLORADO - EL 

COLORADO 154KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0
Trabajos previos asociados a Obra de Reemplazo de Transformadores de Corriente, 

Paño A2 de S/E Cipreses.

Actividades: S/E Cipreses: Construcción de cerco delimitador de faena, canalizaciones 

y nuevas fundaciones para transformadores de corriente de paño A2. Conexionado a 

malla de tierra y montaje de estructuras bajas de nuevos equipos.-

Restricciones: No hay.-

Instalaciones en Riesgo: N/A.- 

Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Cipreses, Delimitación de la Zona de 

Trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 27-11-19 08:00 31-12-19 18:00 27-11-19 16:27

2019085164 Linea Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
CIPRESES - ITAHUE 

154KV

CIPRESES - TAP RIO MELADO 154KV C2

EL COLORADO - ITAHUE 154KV C2

TAP RIO MELADO - VARIANTE EL 

COLORADO 154KV C2

VARIANTE EL COLORADO - EL 

COLORADO 154KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0
Trabajos previos asociados a Obra de Reemplazo de Transformadores de Corriente y 

Potencial, Paño A2 de S/E Itahue.

Actividades: S/E Itahue: Construcción de cerco delimitador de faena, canalizaciones y 

nuevas fundaciones para transformadores de corriente y potencial de paño A2. 

Conexionado a malla de tierra y montaje de estructuras bajas de nuevos equipos.-

Restricciones: No hay.-

Instalaciones en Riesgo: N/A.- 

Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de la Zona de Trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 27-11-19 08:00 31-12-19 18:00 27-11-19 09:43

2019084898 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

CANUTILLAR - PUERTO 

MONTT 220KV

CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV 

C2
Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos coordinados con COLBUN Bajo

Actividades:

Roce y despeje franja de servidumbre

Restricciones:

Restricción a la reconexión

Instalaciones en Riesgo:

Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, 

C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 06:20 22-12-19 18:20

2019084897 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

CANUTILLAR - PUERTO 

MONTT 220KV

CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV 

C1
Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos coordinados con COLBUN Bajo

Actividades:

Roce y despeje franja de servidumbre

Restricciones:

Restricción a la reconexión

Instalaciones en Riesgo:

Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, C1 o Línea 220 kV Canutillar - Puerto Montt, 

C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 06:20 22-12-19 18:20

2019081314 Linea Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ALTO JAHUEL - 

RANCAGUA - 

TINGUIRIRICA 154KV

ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2

VILLASECA - TAP TUNICHE 154KV C2

TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 

154KV C2

TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 

154KV C2

ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1

VILLASECA - TAP PAINE 154KV C1

TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2

TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1

TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 

154KV C1

TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 

154KV C1

TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 

154KV C1

TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 

154KV C2

TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 

154KV C1

TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 

154KV C2

TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0
S/E Punta de Cortés: Trabajos previos, Instalación de Faena, Excavaciones y 

movimiento de Tierra.-

L 154kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jah, C1 y  L 154kV 

Tinguiririca-Rancagua-A. Jah, C2 sin riesgo

Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-, Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación P. 

de Cortés, Delimitar Zona de Trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 14-11-19 08:00 31-12-19 18:00 14-11-19 15:30

2019080307 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ATACAMA - 

ESMERALDA 220KV
ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Reemplazo de conductor: Obra L220kV Atacama-Esmeralda. Bajo

Actividades:

Instalación de Portales de Protección Fase Inferior, Retiro de Conductor Fase Inferior, 

Vestido de Conductor Fase Inferior, Instalación de Piloto Fase Inferior, Tendido de 

Conductor Fase Inferior, Tensado de Conductor Fase Inferior, Engrampado de 

Conductor Fase Inferior, Instalación de Amortiguadores de Conductor Fase Inferior, 

Instalación de Poleas dobles Fase Inferior Tramos: 1-2; 2-4; 4-5; 5-6; 6-17; 17-35; 35-

47;47-62; 62-80; 80-90;90-112; 112-134.

Restricciones:

Subestación Atacama, 52J11	No reconectar.

Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Atacama-Esmeralda, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 07:54 22-12-19 18:14

2019080296 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ATACAMA - 

ESMERALDA 220KV
ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Reemplazo de conductor: Obra L220kV Atacama-Esmeralda. Bajo

Actividades:

Instalación de Portales de Protección Fase Inferior, Retiro de Conductor Fase Inferior, 

Vestido de Conductor Fase Inferior, Instalación de Piloto Fase Inferior, Tendido de 

Conductor Fase Inferior, Tensado de Conductor Fase Inferior, Engrampado de 

Conductor Fase Inferior, Instalación de Amortiguadores de Conductor Fase Inferior, 

Instalación de Poleas dobles Fase Inferior Tramos: 1-2; 2-4; 4-5; 5-6; 6-17; 17-35; 35-

47;47-62; 62-80; 80-90;90-112; 112-134.

Restricciones:

Subestación Atacama, 52J11 No reconectar.

Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Atacama-Esmeralda, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 07:54 22-12-19 19:06

2019080285 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ATACAMA - 

ESMERALDA 220KV
ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Reemplazo de conductor: Obra L220kV Atacama-Esmeralda. Bajo

Actividades:

Instalación de Portales de Protección Fase Inferior, Retiro de Conductor Fase Inferior, 

Vestido de Conductor Fase Inferior, Instalación de Piloto Fase Inferior, Tendido de 

Conductor Fase Inferior, Tensado de Conductor Fase Inferior, Engrampado de 

Conductor Fase Inferior, Instalación de Amortiguadores de Conductor Fase Inferior, 

Instalación de Poleas dobles Fase Inferior Tramos: 1-2; 2-4; 4-5; 5-6; 6-17; 17-35; 35-

47;47-62; 62-80; 80-90;90-112; 112-134.

Restricciones:

Subestación Esmeralda, 52J11 No reconectar.

Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Atacama-Esmeralda, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 07:54 22-12-19 23:18

2019080278 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ATACAMA - 

ESMERALDA 220KV
ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Reemplazo de conductor: Obra L220kV Atacama-Esmeralda. Bajo

Actividades:

Instalación de Portales de Protección Fase Inferior, Retiro de Conductor Fase Inferior, 

Vestido de Conductor Fase Inferior, Instalación de Piloto Fase Inferior, Tendido de 

Conductor Fase Inferior, Tensado de Conductor Fase Inferior, Engrampado de 

Conductor Fase Inferior, Instalación de Amortiguadores de Conductor Fase Inferior, 

Instalación de Poleas dobles Fase Inferior Tramos: 1-2; 2-4; 4-5; 5-6; 6-17; 17- 35; 35-

47;47-62; 62-80; 80-90;90-112; 112-134.

Restricciones:

Subestación Atacama, 52J11 No reconectar.

Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Atacama-Esmeralda, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 22-12-19 08:00 22-12-19 18:00 22-12-19 07:54 22-12-19 18:20
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Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2019061221 Linea Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada LINARES - ANCOA 66KV
CHACAHUIN - PANIMAVIDA 66KV C1

PANIMAVIDA - ANCOA 66KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos previos asociadas al proyecto Seccionamiento de línea 66 kV Chacahuín - 

Ancoa en S/E Panimávida.

Actividades: S/E Panimavida: Trabajos previos, obras Civiles bajo la Línea, para 

Confección de Fundaciones Portal de Seccionamiento y Trincheras de Cable de Poder. 

(Sin interacción con la Línea). Obras Civiles para Fundación de Equipos, Soportes de 

Cables y Confección de Trincheras para Cable de Poder en Patio 66kV.	

Restricciones: No hay.-

Instalaciones en Riesgo: N/A.- 

Nivel de Riesgo: Riesgo no significativo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Panimávida, Delimitación de la zona de trabajo  -

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-09-19 08:00 31-12-19 18:00 02-09-19 08:46

2019060314 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ITAHUE - MAULE 

154KV
ITAHUE - MAULE 154KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos previos asociados asociado a Obra de ampliación Patio de 220 kV S/E 

Itahue.

Nota: Los trabajos serán suspendidos en horario nocturno.

Actividades: S/E Itahue: Trabajos previos asociados asociado a Obra de ampliación 

Patio de 220 kV S/E Itahue. Construcción de obras civiles para fundaciones de 

equipos eléctricos, estructuras altas y bajas de nuevos paños J4 y J5, por ampliación 

de patio de 220 kV. Construcción de fundaciones de estructuras altas, para cambio 

de trazado en línea de 154 kV Itahue - Maule.	

Instalaciones en Riesgo: N/A.- 

Nivel de Riesgo: No significativo.- 

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-09-19 08:00 31-12-19 18:00 03-09-19 08:20 31-12-19 17:00

2019060313 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ANCOA - ITAHUE 

220KV
ANCOA - ITAHUE 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos previos asociados asociado a Obra de ampliación Patio de 220 kV S/E 

Itahue.

Nota: Los trabajos serán suspendidos en horario nocturno.

Actividades: S/E Itahue: Trabajos previos asociados asociado a Obra de ampliación 

Patio de 220 kV S/E Itahue. Construcción de obras civiles para fundaciones de 

equipos eléctricos, estructuras altas y bajas de nuevos paños J4 y J5, por ampliación 

de patio de 220 kV. Construcción de fundaciones de estructuras altas, para cambio 

de trazado en línea de 154 kV Itahue - Maule.	

Instalaciones en Riesgo: N/A.- 

Nivel de Riesgo: No significativo.- 

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-09-19 08:00 31-12-19 18:00 03-09-19 08:20 31-12-19 17:00

2019060312 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ANCOA - ITAHUE 

220KV
ANCOA - ITAHUE 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos previos asociados asociado a Obra de ampliación Patio de 220 kV S/E 

Itahue.

Nota: Los trabajos serán suspendidos en horario nocturno.

Actividades: S/E Itahue: Trabajos previos asociados asociado a Obra de ampliación 

Patio de 220 kV S/E Itahue. Construcción de obras civiles para fundaciones de 

equipos eléctricos, estructuras altas y bajas de nuevos paños J4 y J5, por ampliación 

de patio de 220 kV. Construcción de fundaciones de estructuras altas, para cambio 

de trazado en línea de 154 kV Itahue - Maule.	

Instalaciones en Riesgo: N/A.- 

Nivel de Riesgo: No significativo.- 

Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Itahue, Delimitación de zona de trabajo.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-09-19 08:00 31-12-19 18:00 03-09-19 08:20 31-12-19 17:00

2019040730 Linea Aprobado TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada
ATACAMA - 

ESMERALDA 220KV
ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Actividades: Restricción en apoyo al retiro de edificaciones correspondiente a tomas 

ilegales de terreno, bajo el vano entre estructuras 157 y 158. (Reemplaza aviso 

213635).

Instalaciones en Riesgo: L 220kV Atacama-Esmeralda, C1. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante permanezca la toma 

ilegal bajo las E 157 y 158.

Actividades:

Restricción en apoyo al retiro de edificaciones correspondiente a tomas ilegales de 

terreno, bajo el vano entre estructuras 157 y 158. (Reemplaza aviso 213635).

Restricciones:

Subestación Atacama, 52J11 con bloqueo a la reconexión

Subestación Esmeralda, 52JT1 con bloqueo a la reconexión 

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Atacama-Esmeralda, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante permanezca la toma ilegal bajo las E 157 y 158.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: 

no hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 13-06-19 00:01 31-12-19 23:59 13-06-19 19:16

2019087775 Linea
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA VALLE 

ALLIPEN
Intervención Origen Interno Programada

CUNCO - MELIPEUCO 

110KV
CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Trabajos de poda, roce tala menor y chipeo en faja de servidumbre  en la línea de 

110 kV Cunco-Melipeuco. Se coordina con STS Saesa la no reconexión del interruptor 

52H2 de S/E Cunco.

Se realizaran trabajos de poda, roce tala menor y chipeo en 

faja de servidumbre, los trabajos no comprometen la 

seguridad de la linea ni personas en tramos acotados bajo 

la linea de 110 kV. Los interruptores se encuentran con la 

reconexion deshabilitada y se coordina con STS Saesa la no 

reconexión del interruptor 52H2 de la S/E Cunco sin previo 

aviso al COG de LAP, esto en caso de apertura.

Se informará diariamente a CDC la reanudación y suspensión de los trabajos.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 04-12-19 08:00 31-12-19 20:00 04-12-19 08:53 31-12-19 17:01

2019087774 Linea
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA VALLE 

ALLIPEN
Intervención Origen Interno Programada

RIO TOLTEN - CUNCO 

110KV
RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Trabajos de poda, roce tala menor y chipeo en faja de servidumbre de la línea Rio 

Toltén-Cunco 110 kV. Se coordina con STS Saesa la no reconexión del interruptor 

52H1 de S/E Cunco.

Se realizaran trabajos de poda, roce tala menor y chipeo en 

faja de servidumbre, los trabajos no comprometen la 

seguridad de la linea ni personas en tramos acotados bajo 

la linea de 110 kV. Los interruptores se encuentran con la 

reconexion deshabilitada y se coordina con STS  Saesa la no 

reconexión del interruptor 52H1 de la S/E Cunco sin previo 

aviso al COG de LAP, esto en caso de apertura.

Se informará diariamente a CDC la reanudación y suspensión de los trabajos.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 04-12-19 08:00 31-12-19 20:00 04-12-19 08:53 31-12-19 17:01

2019087772 Linea
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA VALLE 

ALLIPEN
Intervención Origen Interno Programada

MELIPEUCO - CAREN 

BAJO 23KV
MELIPEUCO - CAREN BAJO 23KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Se realizaran trabajos de poda, roce tala menor y chipeo en faja de servidumbre en la 

línea de 23 kV Melipeuco-Carén Bajo.

Se realizaran trabajos de poda, roce tala menor y chipeo en 

faja de servidumbre, los trabajos no comprometen la 

seguridad de la linea ni personas en tramos acotados bajo 

la linea de 23 kV. Los interruptores se encuentran con la 

reconexion deshabilitada.

Se informará diariamente a CDC la reanudación y suspensión de los trabajos.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 04-12-19 08:00 31-12-19 20:00 04-12-19 08:53 31-12-19 17:01

2019086539 Linea
Aprobado sin 

activación
TRANSRUCATAYO S.A Intervención Origen Interno Programada

RUCATAYO - 

PICHIRRAHUE 220kV 

[En_Revisión]

RUCATAYO - PICHIRRAHUE 220KV C1 Inspección pedestre 0 Inspección visual pedestre desde subestación Rucatayo a Subestación Pichirrahue. Riesgo bajo, solo inspección VISUAL pedestre.
Levantamiento visual del estado de las estructuras, aislación, ferretería y faja de 

servidumbre de linea 1x220 Kv Rucatayo - Pichirrahue.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 02-12-19 08:00 27-12-19 18:00



ANEXO Nº 5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador 

Eléctrico Nacional por TRANSEMEL S.A.



Resumen - Subestación

Número:

2019003532

Solicitante:

TRANSEMEL

Empresa:

TRANSEMEL

Tipo de Origen:

Interno

SubEstación:

S/E PARINACOTA

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo:  transformadores3d - Parinacota 220/69/13.8 kV 4U
Nombre : Parinacota 220/69/13.8 kV 4U
Fecha Perturbacion : 22-12-2019 19:31
Fecha Normaliza : 22-12-2019 19:42
Protección : 52BF - 86T
Interruptor : 52CE2
Consumo : 26 MW
Comentario : 19:31 INTERRUPCIÓN DE S/E PARINACOTA. 19:40 SE APLICA ERS. 19:42 SE
NORMALIZAN 100% DE LOS CONSUMOS DE LA CIUDAD DE ARICA. S/E PUKARÁ:
PORTALES 1,9/2 MW, PESQUERO 3,8/3,6 MW, TUCAPEL 3,2/3,2 MW, QUIANE 4,4/4,3 MW Y
LIVILCAR 3,4/2,1 MW. S/E CHINCHORRO: CENTRO 3,5/3,5 MW, 2,2/2,2 MW, CHACALLUTA
2/1,7 MW Y PUERTO 5/5 MW. S/E QUIANI: 6,6 MW.

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Arica y Parinacota

Comuna

Arica

Tipo Causa

Causa Presunta
Causa Principal
Falla en equipo

Comentarios Tipo Causa:

SE INVESTIGA.

Causas

-Fenómeno Físico: Otros

 Resumen



-Elemento: Interruptores
-Fenómeno Eléctrico: Falla de interruptor
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: .
-Elemento: .
-Fenómeno Eléctrico: PROTECCIÓN OPERADA 50BF Y 86T.
-Operación de los interruptores: INTERRUPTORES OPERADOS POR PROTECCIÓN: 52JT1,
52BT1 Y 52CT1.

Observaciones:

-Observaciones: .
-Acciones Inmediatas: APLICACIÓN DE ERS Y NORMALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS DE
LA CIUDAD DE ARICA.
-Hechos Sucedidos: DURANTE LAS PRUEBAS DE APERTURA Y CIERRE DE LOS BANCOS
DE CONDENSADORES N°1 Y N°2 EN S/E PARINACOTA (AUTORIZADO PREVIAMENTE POR
EL C.E.N A LAS 19:29). SE PRODUCE LA INTERRUPCIÓN DE S/E PARINACOTA (36 MW
AFECTANDO A 70428 CLIENTES). LA INTERRUPCIÓN SE PRODUCE AL MOMENTO DE
DARLE ORDEN DE CIERRE AL BANCO DE CONDENSADORES N°2 (52CE2). 
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: SE PLANIFICARÁ REVISIÓN AL CONTROL DEL
BANCO DE CONDENSADORES N°2 (52CE2). 
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: .

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CGE DISTRIBUCIÓN / Perd. Estm. de Potencia: 36 / Región : Arica y Parinacota 

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

22-12-2019 19:31

Fecha / Hora Estimada Retorno:

22-12-2019 19:42

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

22-12-2019 19:42



ANEXO Nº 6

Otros antecedentes aportados por TRANSEMEL S.A.



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE Sic 

INFORME FALLA QUINTO DÍAº: IF 0003532/2019 
FECHA DE FALLA: 
22 DE DICIEMBRE 2019 

INSTALACIÓN (ES) - S/E PARINACOTA (TRANSEMEL)  
 

  HOJA Nº 1 

1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA 
 

1.1. Fecha y hora de la Falla 
 

Fecha 22 DE DICIEMBRE DE 2019 

Hora 19:31 
 

1.2. Localización de la falla 
 

Subestación Parinacota Paño T1. 
  

 

1.3. Causa de la Falla 
 
Con ocasión de pruebas de apertura y cierre de Banco de Condensadores N°1 y N°2 se 
produce la apertura intempestiva de interruptores 52JT1, 52BT1 y 52CT1 por la operación 
de relé maestro 86T de dicha subestación. 
 
Cabe señalar que aún se encuentra en investigación la causa origen de la operación de relé 
maestro 86T. 

 
1.4. Código falla 
 

Causas de Falla Código Descripción 
Fenómeno Físico OTR2 Origen no determinado 
Elemento del Sistema Eléctrico PR11 Sistemas de Control 
Fenómeno Eléctrico EN86 Enclavamiento 
Modo 13 Opera según lo esperado 

 
1.5. Comuna donde se originó la falla: 

 

Arica 
 
 

1.6. Reiteración:  
 
No hay  



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE Sic 

INFORME FALLA QUINTO DÍAº: IF 0003532/2019 
FECHA DE FALLA: 
22 DE DICIEMBRE 2019 

INSTALACIÓN (ES) - S/E PARINACOTA (TRANSEMEL)  
 

  HOJA Nº 2 

2. INSTALACIONES AFECTADAS  
 
SUBESTACIÓN INSTALACIÓN HORA INICIO HORA NORMALIZACIÓN 
Pukará CGE 19:31 19:42 
Chinchorro CGE 19:31 19:42 
Quiani CGE 19:31 19:42 

* Horario reposición del último bloque de cargas desprendidas.   
  



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE Sic 

INFORME FALLA QUINTO DÍAº: IF 0003532/2019 
FECHA DE FALLA: 
22 DE DICIEMBRE 2019 

INSTALACIÓN (ES) - S/E PARINACOTA (TRANSEMEL)  
 

  HOJA Nº 3 

3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS 
 

 

 
 

Figura 1. Diagrama unilineal S/E Parinacota  
  



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE Sic 

INFORME FALLA QUINTO DÍAº: IF 0003532/2019 
FECHA DE FALLA: 
22 DE DICIEMBRE 2019 

INSTALACIÓN (ES) - S/E PARINACOTA (TRANSEMEL)  
 

  HOJA Nº 4 

4. PÉRDIDAS DE GENERACIÓN. 
 

No hay generación de propiedad de CGE, involucrada en la falla. 
 
5. PÉRDIDAS DE CONSUMOS. 

 

Subestación Instalación MW  
Hora 

desconexión 
Hora 

normalización 
Observaciones 

Pukará 
S/E Pukará 

(CGE) 
16,7 19:31 19:42 Consumos de empresa CGE 

Chinchorro 
S/E Chinchorro 

(CGE) 
12,7 19:31 19:42 Consumos Empresa CGE 

Quiani 
S/E Quiani 

(CGE) 
 

6,6 19:31 19:42 Consumos Empresa CGE 

 TOTAL (MW) 36    

 
ENS:   6,6 MWH 
Clientes regulados CGE:  70.428. 
 

  



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE Sic 

INFORME FALLA QUINTO DÍAº: IF 0003532/2019 
FECHA DE FALLA: 
22 DE DICIEMBRE 2019 

INSTALACIÓN (ES) - S/E PARINACOTA (TRANSEMEL)  
 

  HOJA Nº 5 

6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS. 
 

S/E Evento Horario 

Parinacota 
Apertura de interruptores 52JT1, 52BT1 y 52CT1 de S/E Parinacota por 
de relé 86T. 

19:31 

CC 
Esmeralda 

CC Esmeralda informa situación al CEN y solicita autorización de cierre 
de interruptores 52JT1, 52BT1 y 52CT1 en S/E Parinacota 

 

Parinacota 
Cierre exitoso de interruptores 52JT1, 52BT1 y 52CT1 en S/E 
Parinacota 

19:42 

 
  



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE Sic 

INFORME FALLA QUINTO DÍAº: IF 0003532/2019 
FECHA DE FALLA: 
22 DE DICIEMBRE 2019 

INSTALACIÓN (ES) - S/E PARINACOTA (TRANSEMEL)  
 

  HOJA Nº 6 

7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA. 
 

Hora Instalación 
Interruptor 

Asociado/Extremo 
(S/E) 

Tipo de Falla Ubicación Falla Sistemas 
Protecciones 

Función de 
Protección 

19:31 S/E 
Parinacota 

52JT1-52BT1-
52CT1 Operación 86T Paño T1 86T Relé Maestro 

 
   



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE Sic 

INFORME FALLA QUINTO DÍAº: IF 0003532/2019 
FECHA DE FALLA: 
22 DE DICIEMBRE 2019 

INSTALACIÓN (ES) - S/E PARINACOTA (TRANSEMEL)  
 

  HOJA Nº 7 

7.1. ANÁLISIS COMPORTAMIENTO DE PROTECCIONES. 
 

En base a los antecedentes obtenidos a la fecha, la apertura de los interruptores 52JT1, 
52BT1 y 52CT1 en S/E Parinacota se debe a la operación intempestiva del relé maestro 
86T. 

 
De los análisis preliminares se presume que la operación del relé maestro 86T se origina 
a partir de la operación de la función 50BF asociada al paño CE2, el cual se relaciona con 
el banco de condensadores #2 en 13,8 [kV]. 

 
La conclusión preliminar se obtiene del análisis cruzado de registros de eventos de 
distintos equipos de la subestación y de la base de datos SCADA. 
 
Por otra parte, cabe señalar que no fue posible rescatar registro de eventos ni registros 
oscilograficos de Relé GE F35 asociado a Paños CT1, CE1 y CE2, debido a la sobreescritura 
de eventos relevantes para la falla, lo anterior producto de la prueba realizadas en forma 
posterior a la apertura intempestiva. 

 
A continuación, se presenta el registro de eventos SCADA. 

 

 
 

Figura 2: Registro SCADA.  



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE Sic 

INFORME FALLA QUINTO DÍAº: IF 0003532/2019 
FECHA DE FALLA: 
22 DE DICIEMBRE 2019 

INSTALACIÓN (ES) - S/E PARINACOTA (TRANSEMEL)  
 

  HOJA Nº 8 

8. ACCIONES CORRECTIVAS A CORTO PLAZO 
 

Se realizará pruebas y análisis de esquema de protección actualmente habilitado de Paño T1 de 
SE Parinacota tendientes a determinar la causa de la operación indeseada de protecciones de 
dicho Paño y de esta manera evitar operaciones intempestivas. Lo anterior será remitido al 
Coordinador Eléctrico Nacional por canales habituales de comunicación. 
 

9. ACCIONES CORRECTIVAS A LARGO PLAZO 
 
No Aplica. 

 
10. CONCLUSIONES 

 
En base a los antecedentes expuestos en el presente informe, se concluye que la operación 
indeseada de los interruptores 52JT1, 52BT1 y 52CT1 de SE Parinacota se origina por la 
operación del relé maestro 86T, el que a su vez actúa en función de la operación del elemento 
50BF Paño CE2 programado en el equipo GE-F35 asociado a los paños CT1, CE1 y CE2. 
 

 
 

 


