
Estudio para análisis de falla EAF 113/2021 

“Falla en línea 66 kV Andalicán – Horcones C1” 

Fecha de Emisión: 14-05-2021 

 
 
 
 

1. Descripción general de la interrupción 

 

     a.   Fecha y Hora de la falla 

Fecha 24/04/2021 

Hora 13:28 

Consumos desconectados (MW) 5.69 

Demanda previa del sistema (MW) 9307.45 

Porcentaje de desconexión 0.06% 

Calificación Apagón No aplica (porcentaje de desconexión < 10%) 

 

      b. Identificación instalación afectada 

Nombre de la instalación Andalicán – Horcones 66 kV C1 / LT227CI1TR01T005ST01T005 

Tipo de instalación Línea 

Tensión nominal 66 kV 

Segmento Transmisión zonal 

Propietario instalación afectada Compañía General de Electricidad S.A. 

RUT 76.411.321-7 

Representante Legal Ivan Quezada Escobar 

Dirección Av. Presidente Riesco N°5561 P14, las Condes, Santiago, Chile. 

 

       c. Identificación del elemento fallado 

Nombre del elemento fallado Andalicán – Horcones 66 kV C1 / LT227CI1TR01T005ST01T005 

Propietario elemento fallado Compañía General de Electricidad S.A. 

RUT 76.411.321-7 

Representante Legal Ivan Quezada Escobar 

Dirección Av. Presidente Riesco N°5561 P14, las Condes, Santiago, Chile. 
 

 

 

 



   d.1   Origen y causa de la falla 

Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, por medio de la 
operación de su protección de distancia de fases en primera zona. 

La empresa CGE S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árbol en el vano comprendido por 
las estructuras N°84 y N°85 de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, producto de tala realizada 
por terceros fuera de la franja de seguridad (30 metros) en predio de Forestal Arauco, provocando la 
descarga eléctrica entre las fases “B” y “C” a 2.7 km desde S/E Andalicán. 

      d.2 Fenómeno Físico: 

ARB2: Caída de árbol sobre la línea o instalación. 

La empresa CGE S.A. entrega antecedentes probatorios para acreditar el fenómeno físico declarado: 

- Informe de Interrupción de Suministro. 
- Registro fotográfico con fecha, hora y geolocalización. 
- Declaración jurada. 
- Mantenimientos realizados. 
- Gestiones preventivas. 

 
      d.3 Reiteración: 

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el 
mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles. 

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Sí se han producido 
reiteraciones del fenómeno físico en instalaciones del propietario de la instalación afectada, durante 
los últimos 24 meses. 

Instalación Elemento EAF Acciones informadas 

Desconexión forzada línea 66 kV 
Pullinque - Loncoche 

Línea 233-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Victoria -
Traiguén 

Línea 231-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Loncoche - 
Villarrica N°2 

Línea 234-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 245-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 246-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 257-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 258-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Charrúa - 
Chillán 

Línea 259-2019 CGE SA señala que “No Aplica”. 

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 271-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 276-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Los Peumos Línea 277-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 



- Curacautín 

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 278-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Temuco - 
Loncoche 

Línea 297-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 337-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 354-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Desconexión forzada línea 66 kV 
Charrúa - Chillán 

Línea 367-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Villarrica - 
Pucón 

Línea 378-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Loncoche - 
Villarrica N°2 

Línea 379-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV San Vicente 
T.T. - El Manzano 

Línea 393-2019 

Se coordina el despeje de 15 árboles ubicados fuera de 
franja a 13 metros de la línea, entre vano 17-18 de LT 
66kV San Vicente TT. - Las Cabras, de los cuales 4 de 
ellos ya fueron talados el día viernes 08-11-2019.  Los 
restante árboles se encuentran en proceso de tala 
planificado para el día 15-11-2019, según SD 
N°2019081393. No obstante, en caso de existir algún 
inconveniente, se terminará dicha actividad durante el 
mes de noviembre.  

Falla en línea 66 kV Tres Pinos - 
Lebu 

Línea 409-2019 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV 
Carampangue - Curanilahue 

Línea 418-2019 

La empresa CGE S.A. indica que solicitó al propietario 
del predio (Bosques Arauco) el permiso para talar 10 
árboles que están por el costado del tramo de línea 66 
kV Carampangue – Curanilahue, entre las estructura 
N°352 y N°353, que ya fue aceptado comenzando los 
trabajos de tala en ese sector.  

Falla en línea 66 kV Curanilahue 
- Tres Pinos 

Línea 434-2019 
La empresa CGE S.A. indica que no aplica acciones 
correctivas a corto plazo.  

Desconexión forzada línea 66 kV 
Charrúa - Chillán 

Línea 012-2020 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Temuco - 
Loncoche N°2 

Línea 015-2020 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Temuco - 
Loncoche N°2 

Línea 017-2020 
La empresa CGE S.A. indica que no aplica ejecutar 
acciones correctivas a corto plazo.  

Falla en línea 66 kV Temuco - 
Loncoche N°2 

Línea 017-2020 
La empresa CGE S.A. indica que no aplica ejecutar 
acciones correctivas a corto plazo.  

Falla en línea 66 kV Villarrica - 
Pucón 

Línea 068-2020 
La empresa CGE S.A. indica que no aplica acciones 
correctivas a corto plazo.  

Falla en línea 66 kV Victoria - 
Traiguén 

Línea 095-2020 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 138-2020 CGE S.A. indica que no aplica.  

Falla en línea 66 kV Tres Pinos - 
Lebu 

Línea 147-2020 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Victoria - 
Traiguén 

Línea 176-2020 
La empresa CGE S.A. indica que no aplica acciones 
correctivas.  

Falla en línea 66 kV Andalicán - 
El Manco 

Línea 200-2020 CGE S.A. indica que no aplica  

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 214-2020 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Itahue - 
Talca N°2 

Línea 226-2020 La empresa CGE S.A. indica que no aplica.  

Falla en línea 66 kV Penco - 
Tomé 

Línea 232-2020 
La empresa CGE S.A. indica que no aplican acciones 
correctivas de corto plazo.  

Falla en línea 66 kV Tres Pinos - 
Lebu Línea 260-2020 

La empresa CGE S.A. señala que se realiza tala de los 
árboles fuera de fajas dejados por la tala realizada por 
terceros. 

Falla en líneas 66 kV Coronel - 
El Manco-Andalicán Línea 279-2020 

La empresa CGE S.A. indica que revisará y corregirá la 
denominación de fases B y C de la línea 66 kV El Manco 
- Andalicán.  



Falla en línea 66 kV Curanilahue 
- Tres Pinos 

Línea 297-2020 La empresa CGE S.A. señala que “No aplica”. 

Falla en línea 66 kV El Manco - 
Andalicán Línea 329-2020 

La empresa CGE S.A. señala que realizará revisión de la 
protección asociada al paño 52B2 de S/E Tres Pinos 
para una correcta operación.  

Falla línea El Manco - Andalicán 
y Coronel - Andalicán 

Línea 354-2020 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Coronel -
Andalicán N°1 Línea 022-2021 

CGE S.A. señala que se realizará la reparación de 
hebras cortadas el día jueves 11-02-2021, bajo la 
solicitud CEN N°20210010868.  

Falla en línea 66 kV Los Peumos 
- Curacautín 

Línea 054-2021 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 

Falla en línea 66 kV Temuco - 
Loncoche N°2 

Línea 055-2021 La empresa CGE S.A. señala que “No aplica”.  

Falla en línea 66 kV Itahue - 
Talca N°2 

Línea 066-2021 No se informan acciones correctivas y/o preventivas. 
 

  Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Sí se han producido fallas 
en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 260-2019). 

      d.4 Fenómeno eléctrico 

DI21: Distancia (admitancia, impedancia o reactancia). 

      e.  Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla 

El elemento donde se originó la falla corresponde a la línea Andalicán – Horcones 66 kV C1, que 
según lo informado por el propietario en la plataforma Infotécnica del Coordinador, posee una 
longitud de 4.58 km y un conductor Cu 1/0 AWG, y su fecha de entrada en operación fue el 22 de 
marzo de 2019. 

La empresa CGE S.A, propietaria de la línea fallada, presenta los mantenimientos realizados a la 
línea Andalicán – Horcones 66 kV C1 durante los últimos 24 meses. 

      f.   Ubicación urbana o rural según DS 327/1997 

No aplica. 
 

      g.   Proposición del propietario respecto del origen de la falla 

La empresa CGE S.A. declara: “Fuerza Mayor o caso fortuito”.  

      h.   Comuna donde se presenta la falla 

8106: Lota. 

      i.   Fecha de entrega de la información al Coordinador 

Coordinado 
Informe de 48 horas 

(26-04-2021) 
Informe de 5 días 

(30-04-2021) 

Compañía General de Electricidad S.A. 
(CGE S.A.) 

24-04-2021 05-05-2021 

Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. 
(Frontel S.A.) 

24-04-2021 28-04-2021 

Arauco Bioenergía S.A. 24-04-2021 03-05-2021 

 

 

 

 

 



2. Descripción del equipamiento afectado 

a. Sistema de Generación 

 

b. Sistema de Transmisión 

Elemento Afectado Segmento Tramo 
Hora 
Desc. 

Hora 
Norm. 

Andalicán – Horcones 66 kV ST Zonal Andalicán – Horcones 66 kV C1 13:28 10:31 (*) 

S/E Planta Arauco ST Dedicado Barra 66 kV 13:38 13:48 
 

- Los horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa CGE S.A. 
- (*) Horario correspondiente al día 26 de abril de 2021. 

 
 

c. Consumos 

Sub-Estación 
Alimentador / 

Paño 
Comuna 

Pérdida 
de 

Consumo 
(MW) 

% 
consumo 
pre-falla 

Clientes 
Afectados 

H. Desc. 
H. 

Dispon. 
H. 

Norm. 

Carampangue Laraquete/CT2 
Arauco 
Lota 

1.58 0.017 3389 13:28 13:38 13:38 

Carampangue Arauco/E2 Arauco 2.00 0.021 5548 13:28 13:38 13:38 

Carampangue Tubul/E3 
Arauco 

Curanilahue 
2.11 0.023 6631 13:28 13:38 13:38 

                            Total:       5.69 MW   0.061%      15568         

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A. 

 

3. Estimación de la energía no suministrada 
 

Sub-Estación Alimentador / 
Paño 

Empresa Tipo de 
Cliente 

Pérdida de 
Consumo 

(MW) 

Tiempo 
Indispon. 

(h) 

Tiempo 
Desc. 
(h) 

ENS 
(MWh) 

Carampangue Laraquete/CT2 Frontel Regulado 1.58 0.17 0.17 0.26 

Carampangue Arauco/E2 Frontel Regulado 2.00 0.17 0.17 0.33 

Carampangue Tubul/E3 Frontel Regulado 2.11 0.17 0.17 0.35 
 

Clientes Regulados  : 0.95 MWh 

Clientes Libres : 0.00 MWh 

Total : 0.95 MWh 
 

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A. 

 

 

 

 

 



- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real. 

 

No existen diferencias entre los horarios de recuperación real respecto de los horarios de 
disponibilidad de la barra MT de S/E Carampangue. 

 

- Velocidad promedio de recuperación. 

Rango Potencia (MW) Tiempo recuperación 
(h) 

Velocidad de 
recuperación (MW/h) 

Primer 80 % 4.55 0.17 27.31 

Último 20 % 1.14 0.17 6.83 

100 % Total 5.69 0.17 34.13 

 

 

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla 

Demanda del sistema previo a la falla:  9307.45 MW 

Regulación de Frecuencia 

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Andina (CTA), 
Angamos (ANG1), Cochrane (CCH1 y CCH2), El Toro (U2, U3 y U4), Guacolda (U4), Kelar (TG1), 
Mejillones (CTM1 y CTM3), Norgener (NTO1 y NTO2) y Tocopilla (U15 y U16). 

Operación Programada 

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 24 de abril de 2021. 

Operación Real 

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 24 de abril de 2021. 

Movimiento de centrales e informe diario del CDC 

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 
24 de abril de 2021. 



 

Mantenimientos 

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 24 de 
abril de 2021. 

Estado y configuración previo a la falla 

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la 
desconexión forzada, con las siguientes particularidades: 

• Interruptor acoplador de barras 66 kV (52BS) de S/E Horcones se encontraba abierto. 

• Línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, abastece en forma radial los consumos de S/E 
Carampangue, por medio del paño B5 de S/E Horcones, correspondiente a la línea 66 kV 
Horcones - Carampangue. 

• El interruptor 52B3 de S/E Curanilahue Norte, correspondiente a la línea 66 kV Tap 
Carampangue Sur – Curanilahue Norte, se encontraba abierto. 

• El desconectador 89BS-1 de S/E Tap Carampangue Sur se encontraba abierto. 

• Según lo declarado por la empresa Arauco Bioenergía S.A., la central autoproductora Arauco 
se encontraba con 0 MW de inyección al SEN. 

Otros antecedentes relevantes 

Según lo informado por la empresa CGE S.A.: 

“Producto de Tala de árbol (realizada por terceros) ubicado fuera de la franja de seguridad (30 
metros) en predio de Forestal Arauco, se produce la caída de este, sobre el vano entre las 
estructuras N°84 y N°85 de la LT 66KV Andalicán-Horcones N°1, provocando la descarga eléctrica 
entre las fases B y C a 2,7 km desde S/E Andalicán. 
 
Inmediatamente el centro de control de CGE (COT) en coordinación con el Coordinador de turno 
Zonal, inician las maniobras de recuperación a través la apertura del Interruptor 52B7 y el cierre del 
Interruptor 52BS de S/E Horcones, recuperando el 100% de los consumos afectados. 
 
En forma paralela se realiza la interrogación de protecciones y se coordinan las labores en terreno. A 
las 18:00 se termina la inspección pedestre de la LT 66kV Andalicán-Horcones N°1, determinando la 
correcta integridad de esta y sin encontrar la causa de la falla, razón por la cual a las 18:05 se 
realiza la energización exitosa de la línea. 
 
El lunes 26-04-2021 se realiza una nueva inspección detalla de la LT 66kV Andalicán-Horcones N°1, 
encontrando que la ubicación de la falla se encuentra entre las estructuras E84 y E85, 
determinándose que la causa se encuentra relacionada con la tala de árbol fuera de la franja de 
seguridad que aparentemente tocó la línea durante la caída. Por lo cual se genera la denuncia N°85 

en la comisaria de Carabineros de Lota.” 
 

Según lo informado por la empresa Arauco Bioenergía S.A.: 

“Con fecha 24 de abril del 2021 a las 13:37 hrs. se produce una interrupción forzada por 
protecciones en la línea de 66kV Andalicán - Horcones perdiéndose 5,5 MW de la S/E Carampangue.  
 
La falla mencionada anteriormente provoca la operación en isla de central autoproductora Arauco por 
apertura del interruptor 52B por baja tensión. Al momento de la falla, central autoproductora Arauco 
se encontraba con 0 MW de inyección al SEN.  
 
La central autoproductora Arauco se sincroniza al SEN a las 13:48 hrs.” 
 



 

Acciones preventivas y/o correctivas 

a) La instalación afectada no cuenta con un plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso. 

b) Acciones correctivas a corto plazo:  

o La empresa CGE S.A. indica que “No aplica”. 

o La empresa Arauco Bioenergía S.A. indica lo siguiente: “No se necesitan ya que se concluye 

una correcta operación de las protecciones.”  

c) Acciones correctivas a largo plazo:  

o La empresa CGE S.A. indica que “No aplica”. 

o La empresa Arauco Bioenergía S.A. indica lo siguiente: “No se necesitan ya que se concluye 

una correcta operación de las protecciones.”  

 

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla 

 



 

 

 



 

 

 

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos 
 

Hora Involucrado Evento 

13:28 CGE 
Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Andalicán, correspondiente a la línea 
66 kV Andalicán – Horcones C1, por medio de la operación de su protección de 
distancia de fases en primera zona. 

13:28+ CGE 
Cierre automático con reencendido de la falla del interruptor 52B1 de S/E Andalicán, 
correspondiente a la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, con la operación de su 
protección de cierre contra falla. 

- Las horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa CGE S.A. 

 

 

 

 



6. Normalización del servicio 
 

Fecha Involucrado Hora Acción 

24-04-2021 CGE 13:37 
Apertura manual del interruptor 52B7 de S/E Horcones, correspondiente a la 
línea 66 kV Andalicán – Horcones C1. 

24-04-2021 CGE 13:38 
Cierre manual del interruptor 52BS de S/E Horcones, correspondiente al 
acoplador de barras 66 kV. Se recuperan los consumos de S/E Carampangue. 

24-04-2021 
Arauco 

Bioenergía 
13:38 

Apertura automática del interruptor 52B de S/E Planta Arauco, 
correspondiente a la barra 66 kV de dicha subestación. Central autoproductora 
Arauco queda operando en isla con los consumos de la Planta Arauco. 

24-04-2021 
Arauco 

Bioenergía 
13:48 

Cierre manual del interruptor 52B de S/E Planta Arauco. Se normaliza la barra 
66 kV de dicha subestación y se sincroniza la central autoproductora Arauco 
con el SEN. 

24-04-2021 CGE 18:00 
Luego de la inspección pedestre no se encontró la causa de la falla. Se inician 
maniobras para energizar la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°1. 

24-04-2021 CGE 18:05 
Cierre manual del interruptor 52B1 de S/E Andalicán. Prueba en vacío con 
éxito de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1. 

26-04-2021 CGE 10:31 
Cierre manual del interruptor 52B7 de S/E Horcones. Se normaliza la topología 
de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1. 

26-04-2021 CGE 10:33 
Apertura manual del interruptor 52BS de S/E Horcones, correspondiente al 
acoplador de barras 66 kV. Se normaliza la topología de dicha subestación. 

 
- Las fecha y las horas señaladas corresponden a lo informado por las empresas CGE S.A., Frontel S.A. y Arauco 

Bioenergía S.A., y al registro histórico del sistema SCADA del Coordinador. 
 

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control 
 

Desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, por medio de la operación de su 
protección de distancia de fases en primera zona. 

La empresa CGE S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árbol en el vano comprendido por 
las estructuras N°85 y N°85 de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, producto de tala realizada 
por terceros fuera de la franja de seguridad (30 metros) en predio de Forestal Arauco, provocando la 
descarga eléctrica entre las fases “B” y “C” a 2.7 km desde S/E Andalicán. 

A raíz del evento en cuestión, resultaron afectados 5.69 MW de consumos asociados a los clientes de 
la empresa Frontel S.A. en S/E Carampangue. 

El paño B1 de S/E Andalicán, correspondiente a la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, cuenta con 
dos sistemas de protecciones, el sistema 1 es un relé SEL 311C y el sistema 2 es un relé SEL 311L. 
Ambos tienen funciones de distancia de fases y residual, sobrecorriente de fase y residual, y una 
función de reconexión automática ajustada en 10 [s]. 

El paño B de S/E Planta Arauco, cuenta con un sistema de protecciones en base a un relé GE F60, el 
cual posee, en otras, funciones de baja tensión, con los siguientes ajustes: 

 

Donde:  
- Pickup escalón UV1 = 98.01 V secundarios, con una temporización de 120 [ms]. 
- Pickup escalón UV2 = 95.83 V secundarios, con una temporización de 120 [ms]. 



Apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Andalicán, correspondiente a la línea 66 

kV Andalicán – Horcones C1. Relé SEL 311C (Sistema N°1). 

 

En el registro oscilográfico se aprecia en primera instancia sobrecorrientes por las fases “B” y “C”, y 
en contrafase, lo que da cuenta de la presencia de una falla bifásica. Luego, desde el ciclo siguiente, 
la falla evoluciona a trifásica, al evidenciarse sobrecorrientes y detrimentos de las tensiones por las 
tres fases, cuyo comportamiento se explica por la caída del árbol que hace contacto con los 
conductores. En relación con las señales digitales, se aprecia la activación de la función de distancia 
de fases en primera zona (M1P = 1) y su consecuente operación en forma instantánea (Z1T = TRIP 

= 1).  

Adicionalmente, se da inicio al ciclo de reconexión automática (79CY = 1), cuyo cierre se analiza más 
adelante. 

Se presenta a continuación el registro secuencial de eventos de la protección: 

SEL-311C                          Date: 04/25/21    Time: 21:46:53.887 
52B1 SE S. LOTA 
FID=SEL-311C-1-R508-V0-Z104101-D20150219       CID=B150 
#     Date      Time           Element            State 
95    04/20/21  18:47:14.987   OUT104             Deasserted 
94    04/24/21  17:27:41.908   3P59               Deasserted 
93    04/24/21  17:27:41.918   M3P                Asserted 
92    04/24/21  17:27:41.918   59S                Deasserted 
91    04/24/21  17:27:41.923   Z1T                Asserted 
90    04/24/21  17:27:41.923   M2P                Asserted 
89    04/24/21  17:27:41.923   M1P                Asserted 
88    04/24/21  17:27:41.923   TRIP               Asserted 
87    04/24/21  17:27:41.923   OUT103             Asserted 
86    04/24/21  17:27:41.923   OUT105             Asserted 
85    04/24/21  17:27:41.923   79CY               Asserted 
84    04/24/21  17:27:41.923   79RS               Deasserted 
83    04/24/21  17:27:41.923   OUT201             Asserted 
82    04/24/21  17:27:41.928   27S                Asserted 
81    04/24/21  17:27:41.933   3P27               Asserted 
80    04/24/21  17:27:41.963   IN101              Deasserted 



79    04/24/21  17:27:41.973   IN102              Asserted 
78    04/24/21  17:27:41.973   3P27               Deasserted 
77    04/24/21  17:27:41.983   Z1T                Deasserted 
76    04/24/21  17:27:41.983   M1P                Deasserted 
75    04/24/21  17:27:41.988   67G1T              Asserted 
74    04/24/21  17:27:41.988   67G1               Asserted 
73    04/24/21  17:27:41.988   M2P                Deasserted 
72    04/24/21  17:27:41.988   M3P                Deasserted 
71    04/24/21  17:27:41.993   51G                Asserted 
70    04/24/21  17:27:41.998   3P59               Asserted 
69    04/24/21  17:27:42.003   67G1T              Deasserted 
68    04/24/21  17:27:42.003   67G1               Deasserted 
67    04/24/21  17:27:42.003   51G                Deasserted 
66    04/24/21  17:27:42.323   TRIP               Deasserted 
65    04/24/21  17:27:42.323   OUT103             Deasserted 
64    04/24/21  17:27:42.323   OUT105             Deasserted 
63    04/24/21  17:27:42.323   OUT201             Deasserted 
 
En el registro N°89 se aprecia la activación de la función de distancia de fases en primera zona (M1P 

= Asserted) y su consecuente operación en forma instantánea (Z1T = Asserted, registro N°91). El 
tiempo de apertura del interruptor fue de 40 [ms] (IN101 = Deasserted, registro N°80). 

Adicionalmente, se da inicio al ciclo de reconexión automática (79CY = Asserted, registro N°85), 
cuyo cierre se analiza en la siguiente página. 

 

Se presenta a continuación el resumen del evento, donde se registra una localización de la falla a 
2.66 km desde S/E Andalicán, considerando que la línea tiene una longitud de 4.58 km: 

 

Cabe señalar que, el sistema de protecciones N°2, correspondiente a un relé SEL 311L, tuvo el 
mismo comportamiento que el sistema N°1. 

Se observa un desfase de 4 horas en la estampa de tiempo de la protección con respecto al horario 
real de la falla (Horario UTC-0). 



Cierre automático con reencendido de la falla del interruptor 52B1 de S/E Andalicán, 

correspondiente a la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1. Relé SEL 311C (Sistema N°1). 

 

En el registro oscilográfico correspondiente al cierre automático, se aprecian sobrecorrientes por las 
fases “B” y “C”, y en contrafase, con un detrimento de las respectivas tensiones, lo que da cuenta de 
la presencia de una falla bifásica. En relación con las señales digitales, se aprecia la operación en 
forma instantánea de función de cierre contra falla y de la función de distancia de fases en primera 
zona (SOTFT = Z1T = TRIP = 1).  

Adicionalmente, el ciclo de reconexión automática pasa a estado de lockout (79LO = 1). 

 

Se presenta a continuación el registro secuencial de eventos de la protección: 

SEL-311C                          Date: 04/25/21    Time: 21:46:53.887 
52B1 SE S. LOTA 
FID=SEL-311C-1-R508-V0-Z104101-D20150219       CID=B150 
#     Date      Time           Element            State 
82    04/24/21  17:27:41.928   27S                Asserted 
81    04/24/21  17:27:41.933   3P27               Asserted 
80    04/24/21  17:27:41.963   IN101              Deasserted 
79    04/24/21  17:27:41.973   IN102              Asserted 
78    04/24/21  17:27:41.973   3P27               Deasserted 
77    04/24/21  17:27:41.983   Z1T                Deasserted 
76    04/24/21  17:27:41.983   M1P                Deasserted 
75    04/24/21  17:27:41.988   67G1T              Asserted 
74    04/24/21  17:27:41.988   67G1               Asserted 
73    04/24/21  17:27:41.988   M2P                Deasserted 
72    04/24/21  17:27:41.988   M3P                Deasserted 
71    04/24/21  17:27:41.993   51G                Asserted 
70    04/24/21  17:27:41.998   3P59               Asserted 
69    04/24/21  17:27:42.003   67G1T              Deasserted 
68    04/24/21  17:27:42.003   67G1               Deasserted 
67    04/24/21  17:27:42.003   51G                Deasserted 
66    04/24/21  17:27:42.323   TRIP               Deasserted 
65    04/24/21  17:27:42.323   OUT103             Deasserted 
64    04/24/21  17:27:42.323   OUT105             Deasserted 
63    04/24/21  17:27:42.323   OUT201             Deasserted 



62    04/24/21  17:27:52.327   CLOSE              Asserted 
61    04/24/21  17:27:52.327   OUT102             Asserted 
60    04/24/21  17:27:52.387   IN102              Deasserted 
59    04/24/21  17:27:52.402   CLOSE              Deasserted 
58    04/24/21  17:27:52.402   IN101              Asserted 
57    04/24/21  17:27:52.402   OUT102             Deasserted 
56    04/24/21  17:27:52.407   3P59               Deasserted 
55    04/24/21  17:27:52.412   M3P                Asserted 
54    04/24/21  17:27:52.412   27S                Deasserted 
53    04/24/21  17:27:52.417   Z1T                Asserted 
52    04/24/21  17:27:52.417   M2P                Asserted 
51    04/24/21  17:27:52.417   M1P                Asserted 
50    04/24/21  17:27:52.417   TRIP               Asserted 
49    04/24/21  17:27:52.417   OUT103             Asserted 
48    04/24/21  17:27:52.417   OUT105             Asserted 
47    04/24/21  17:27:52.417   79LO               Asserted 
46    04/24/21  17:27:52.417   79CY               Deasserted 
45    04/24/21  17:27:52.417   OUT201             Asserted 
44    04/24/21  17:27:52.452   IN101              Deasserted 
43    04/24/21  17:27:52.467   IN102              Asserted 
42    04/24/21  17:27:52.472   67G1T              Asserted 
41    04/24/21  17:27:52.472   67G1               Asserted 
40    04/24/21  17:27:52.472   51G                Asserted 
39    04/24/21  17:27:52.477   Z1T                Deasserted 
38    04/24/21  17:27:52.477   M1P                Deasserted 
37    04/24/21  17:27:52.482   M2P                Deasserted 
36    04/24/21  17:27:52.482   M3P                Deasserted 
 

En el registro N°62 se aprecia la orden de cierre automático hacia el interruptor (CLOSE = Asserted), 
después de haber transcurridos 10.3 [s] desde su apertura. Una vez confirmado el cierre del 
interruptor (IN101 = Asserted, registro N°58), se produce el reencendido de la falla con la 
consecuente operación en forma instantánea de la función de distancia de fases en primera zona 
(Z1T = Asserted). Adicionalmente, se produce la operación en forma instantánea de la función de 
cierre contra falla (SOFT), que si bien no se aprecia en el registro secuencial de eventos sí se 
visualiza en las señales digitales del registro oscilográfico, función que es iniciada con la activación 
del elemento de distancia M2P (TRSOTF = M2P + Z2G + 50G1). El tiempo de apertura del interruptor 
fue de 35 [ms] (IN101 = Deasserted, registro N°44). 

Cabe señalar que, el sistema de protecciones N°2, correspondiente a un relé SEL 311L, tuvo el 
mismo comportamiento que el sistema N°1. 

 



Apertura automática del interruptor 52B de S/E Planta Arauco, correspondiente a la barra 

66 kV de dicha subestación. Relé GE F60 (13:38 horas). 

 

 
 

En el registro oscilográfico se aprecian oscilaciones en las formas de onda de las corrientes y un leve 
detrimento de las tensiones, coincidente con el cierre del paño BS de S/E Horcones, maniobra con la 
cual se recuperan los consumos de S/E Carampangue. Si bien se aprecia una leve componente 
residual en las corrientes (20 A), no existen registros de otras protecciones que permitan validar la 
ocurrencia de una falla de característica transitoria durante el cierre de dicho interruptor. En relación 
con las señales digitales, se registra la activación de los dos escalones de la función de baja tensión 
(PHASE UV1 PKP = 1 y PHASE UV2 PKP = 1) y su posterior operación (PHASE UV1 OP = 1 y PHASE 

UV2 OP = 1). 
 
 

 
 

En relación con el diagrama fasorial, se aprecia que la 
tensión en la fase “C” llega a un valor de 93.49 V 
secundarios, lo que permite justificar la operación de 
ambos escalones de la función de baja tensión, donde el 
umbral del segundo escalón es de 95.83 V secundarios. 
 
Se presenta a continuación los registros secuenciales de 
eventos de la protección. 



 
 

En los registros N°28301 y N°28203 se aprecia la activación de los dos escalones de la función de 
baja tensión para la fase “C” (PHASE UV1 PKP C y PHASE UV2 PKP C, respectivamente) y su posterior 
operación en un tiempo de 124.9 [ms] (PHASE UV1 OP C y PHASE UV2 OP C). El tiempo de apertura 
del interruptor fue de 55 [ms] (52B Abierto On, registro N°28345). 
 

Se observa un desfase de 4 horas en la estampa de tiempo de la protección en relación con el horario 
real de apertura del interruptor 52B de S/E Planta Arauco (horario UTC-0). 
 



 

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla 
 

o Detalle de la generación programada para el día 24 de abril de 2021 (Anexo N°1). 

o Detalle de la generación real del día 24 de abril de 2021 (Anexo N°2). 

o Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 24 de abril 
de 2021 (Anexo N°3). 

o Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 24 de abril de 2021 (Anexo 
N°4). 

o Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional 
por las empresas Compañía General de Electricidad S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. y 
Arauco Bioenergía S.A. (Anexo N°5). 

o Otros antecedentes aportados por las empresas Compañía General de Electricidad S.A., Empresa 
Eléctrica de la Frontera S.A. y Arauco Bioenergía S.A.   (Anexo N°6). 

 

9. Análisis de las actuaciones de protecciones 
 

9.1 Incumplimiento Normativo 
 
Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados 
son: 

CGE S.A. 
 

- Fecha de envío del Informe de Falla de 5 días. 

 
Arauco Bioenergía S.A. 
 

- Fecha de envío del Informe de Falla de 5 días. 

 
9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS 
 
Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del 
“Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio”, 
no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la 
normalización de servicio. 
 
9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores 
 
Según los antecedentes proporcionados por las empresas involucradas y el respectivo análisis 
realizado por el Coordinador: 

 
o Se concluye una correcta operación de los sistemas de protecciones asociados al paño B1 de 

S/E Andalicán, correspondiente a la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, por medio de la 
función de distancia de fases en primera zona. 

Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52B1 de S/E Andalicán, 
correspondiente a la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1. 

o Se concluye una correcta operación de los sistemas de protecciones asociados al paño B1 de 
S/E Andalicán, correspondiente a la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, durante el cierre 
automático con reencendido de la falla, por medio de la función de cierre contra falla. 

 



Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52B1 de S/E Andalicán, 
correspondiente a la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1. 

o Se presume correcta operación de las protecciones del paño B de S/E Planta Arauco, por 
medio de la función de baja tensión, en forma coincidente con la maniobra de cierre del 
interruptor 52BS de S/E Horcones realizada a las 13:38 horas. 

Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52B de S/E Planta Arauco. 
 

 9.4 Desempeño EDAC 
  
No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento. 
 

 
9.5 Desempeño EDAG 
 
No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento. 
 

 

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional 

 
De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador: 

 

a) En base al análisis de las protecciones de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, se verifica en 
primera instancia la presencia de una falla bifásica entre las fases “B” y “C”, la que luego 
evoluciona a trifásica, comportamiento que se puede explicar por el árbol talado que hace 
contacto con los conductores durante su caída, falla que fue correctamente despejada por las 
protecciones de la línea en forma instantánea, en dos oportunidades, considerando el cierre 
automático. 

En relación con el modo de operación del interruptor 52B1 de S/E Andalicán, correspondiente a la 
línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, se considera correcto, en las dos oportunidades, dado que 
sus tiempos de apertura no superaron los 40 [ms]. 

b) Con respecto a la operación de las protecciones del paño B de S/E Planta Arauco, ocurrida 10 
minutos después del evento en cuestión, las tensiones registradas justifican la operación de la 
función de baja tensión, en sus dos escalones, lo que ocurre en forma coincidente con el cierre 
del interruptor 52BS de S/E Horcones, maniobra que permitió recuperar los consumos de S/E 
Carampangue, con la presencia de una leve componente residual de las corrientes durante dicha 
maniobra (20 A). En este sentido, considerando que no hubo afectación adicional de consumos, 
se presume que la operación de dichas protecciones fue correcta. 

Por otra parte, el modo de operación del interruptor 52B de S/E Planta Arauco fue correcto, dado 
que su tiempo de apertura fue de 55 [ms]. 

c) No se evidencia una reiteración del fenómeno físico para la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1 
durante los últimos 24 meses.  

d) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la 
desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1.  

e) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la 
versión vigente del “Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad 
y Calidad de Servicio”. 

 



f) Para el desarrollo del evento no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de 
Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del 
CDC y los respectivos CC durante la falla del día 24 de abril de 2021. 

 

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional 

debería solicitar una auditoría 

 
a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo. 

No se requiere. 
 

b) Solicitudes de ampliación de información 

No se requiere. 

 



ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 24 de abril de 2021



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

 

Hidroeléctricas de Pasada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 405 373 363 415 414 411 375 358 362 349 417 418 372 378 378 380 364 384 395 483 550 543 515 421 9,821              

CHAPIQUINA 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 112

COSAPILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

ELTORON2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

CAVANCHA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

ALTOHOSPICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

SANTAROSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

RIOHUASCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

PUCLARO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

LOSMOLLES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

LAPALOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTARTARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH-HORNITOS 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 350

JUNCAL 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 148

JUNCALITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPANIA-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

BLANCO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 209

LOSQUILOS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 330

CHACABUQUITO 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 191

SAUCEANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

CARENA 5 6 6 6 6 6 5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 4 6 6 7 7 7 7 7 114

ALFALFAL 61 61 60 60 59 57 56 55 55 54 54 54 54 54 54 55 55 55 55 56 57 59 60 61 1363

MAITENES 12 12 11 12 12 12 12 12 11 12 11 11 12 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 282

QUELTEHUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VOLCAN 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 135

GUAYACAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 137

FLORIDA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLORIDA-2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 15

FLORIDA-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55

PUNTILLA 7 7 7 7 7 7 7 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 163

EYZAGUIRRE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

LASVERTIENTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

ELLLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELRINCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

MALLARAUCO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

LOSBAJOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58

AUXDELMAIPO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50

LOSMORROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

COYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAUZAL 34 27 27 27 27 27 27 27 27 21 21 21 21 21 21 21 24 36 40 40 40 40 40 36 693

SAUZALITO 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 6 6 6 6 6 6 6 107

CHACAYES 34 34 33 33 33 32 32 32 32 31 31 31 31 31 29 29 29 29 31 33 34 34 34 36 769

SANANDRES 18 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 18 18 18 240

CONVENTOVIEJO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38

LAHIGUERA 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 0 0 0 21 21 21 21 420

LACONFLUENCIA 0 0 0 50 50 50 0 0 0 0 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 70 0 410

ELPASO 15 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 140

DOSVALLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PALACIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

LIRCAY 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 216

MARIPOSAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

PROVIDENCIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

RIOCOLORADO 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

ROBLERIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

ANCOA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 214

ITATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELDIUTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

MUNILQUE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

MUNILQUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

ELATAJO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

BIFURCADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CALIBORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

RENAICO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98

ALTORENAICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

RIOPICOIQUEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

BOQUIAMARGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELMIRADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUCHEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 86 12 0 0 150

MAMPIL 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 36 17 0 0 95

LOSPADRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LLAUQUEREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELCANELO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

DONGUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ALLIPEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65

RIOTRUENO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ELMANZANO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

TRUFUL-TRUFUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

MOLINERAVILLARRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

TRAILELFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CARILAFQUEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 81

MALALCAHUELLO 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6

QUILLAILEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BUREO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

LAVINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

MULCHEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ELAGRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

SANTAELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PULLINQUE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 179

RECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

SANTAISABEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

HIDROMOCHO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96

LOSCORRALES-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

LOSCORRALES-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RININAHUE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

MSA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAISAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

LAMONTANA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMONTANA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PURISIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ELGALPON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

CUMPEO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

DONWALTERIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62

MELO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38

LICAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 6 6 6 6 100

DONAHILDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

MARIAELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

CHANLEUFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

TRANQUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEHUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

PICHILONCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PILMAIQUEN 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 9 217

RUCATAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 16 17 15 15 15 0 168

CUMBRES 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

PULELFU 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 90

CAPULLO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 95

MUCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LASFLORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

PALMAR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

CORRENTOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NALCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HIDROBONITO-MC1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

HIDROBONITO-MC2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

ENSENADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELCOLORADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

COLLIL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77

DONGO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58

Eólicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 828 756 709 647 621 622 625 607 571 518 621 744 907 1053 1155 1232 1277 1255 1154 1014 871 763 696 661 19,908            

PE-SIERRAGORDA 19 25 27 31 38 46 53 53 45 49 69 90 101 105 105 102 94 72 35 11 6 14 26 38 1256

PE-VALLEDELOSVIENTOS 4 5 5 5 7 8 9 7 5 6 18 42 63 73 77 76 69 57 42 26 13 5 4 4 628

PE-TALTAL 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 96 88 66 42 33 35 39 46 61 1976

PE-SARCO 57 47 35 21 9 3 2 1 1 1 1 4 11 22 34 49 66 74 66 46 24 9 4 2 589

PE-CABOLEONES-1 47 41 33 23 15 9 5 3 2 2 3 8 17 28 37 48 58 61 55 42 27 15 8 5 590

PE-CABOLEONES-2 24 20 16 11 6 3 2 1 1 1 1 4 9 14 17 23 31 32 29 23 15 8 4 2 295

PE-CABOLEONES-3 35 31 29 25 20 13 7 5 5 4 3 4 7 9 14 21 27 31 32 30 24 17 13 10 412

PE-SANJUAN 97 89 71 46 29 18 9 4 1 1 6 16 31 48 65 84 97 98 87 64 40 25 14 9 1047

PE-PUNTACOLORADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0 23

PE-ELARRAYAN 49 42 37 35 32 29 24 18 12 10 12 15 21 31 39 44 47 52 57 56 50 41 33 25 809

PE-TALINAYPONIENTE 32 27 26 26 25 22 19 14 9 9 10 14 20 28 33 36 38 40 40 38 35 29 23 16 607

PE-TALINAYORIENTE 8 4 4 5 5 4 3 2 2 5 11 20 36 52 60 62 62 58 49 35 21 10 4 2 523

PE-PUNTASIERRA 40 32 28 24 20 20 20 19 18 18 18 24 36 46 52 55 57 59 59 56 50 42 32 22 844

PE-LOSCURUROS 12 7 6 6 5 5 4 4 5 10 15 27 46 62 70 73 72 67 59 44 28 16 8 4 654

PE-MONTEREDONDO 16 13 13 11 10 9 8 7 7 7 7 9 12 16 19 20 20 21 21 20 18 15 12 9 319

PE-PUNTAPALMERAS 16 14 13 12 9 7 6 6 6 6 6 9 15 20 24 26 26 26 25 24 22 19 15 11 361

PE-CANELA 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 2 2 58

PE-CANELA-2 11 9 8 7 5 4 3 4 5 7 8 9 14 21 27 30 30 28 24 21 18 14 10 7 323

PE-TOTORAL 14 10 7 6 6 5 4 4 4 2 2 4 6 8 9 11 12 12 12 12 11 11 9 7 189

PE-UCUQUER-2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 66

PE-UCUQUER 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 45

PE-LASPENAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 63

PE-ELMAITEN 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 82

PE-NEGRETE 14 14 13 13 15 17 20 22 21 19 18 19 20 22 23 24 24 26 29 30 30 30 30 29 521

PE-CUEL 12 12 12 12 13 15 18 18 18 17 17 17 18 20 21 22 22 23 25 26 26 26 25 24 460

PE-RENAICO 35 35 34 35 40 47 53 58 59 59 61 64 66 68 68 68 68 71 75 77 79 79 79 77 1454

PE-MALLECOSUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PE-SANGABRIEL 72 69 74 76 84 94 101 101 95 69 96 104 108 110 109 108 110 117 124 129 131 133 133 130 2475

PE-LAFLOR 12 11 12 12 14 18 21 22 22 21 20 21 21 22 22 23 23 26 29 30 31 31 31 31 525



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

PE-TOLPANSUR 49 40 48 48 53 62 68 70 68 40 64 67 69 70 70 70 71 72 72 72 72 72 72 72 1532

PE-ELNOGAL 0 0 0 1 1 1 3 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14

PE-LOSBUENOSAIRES 11 12 12 12 12 14 16 17 17 17 17 18 18 19 19 20 20 20 21 22 22 22 22 21 421

PE-LAESPERANZA 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 162

PE-LEBU-3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42

PE-LEBU 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 48

PE-HUAJACHE 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 47

PE-RAKI 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 71

PE-ELARREBOL 5 5 4 4 6 5 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

PE-AURORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 4 4 4 4 32

PE-SANPEDRO 7 8 8 7 7 8 9 8 8 9 8 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3 1 1 1 132

PE-SANPEDRO-2 12 13 12 12 11 11 10 10 10 9 7 6 7 7 6 5 4 4 5 4 4 3 3 3 178

Solares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 0 0 0 0 0 0 66 589 1736 2364 2599 2703 2732 2726 2649 2417 1784 606 28 4 0 0 0 0 23,002            

PFV-ELAGUILA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-PAMPACAMARONES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 0 45

PFV-POZOALMONTE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-POZOALMONTE-2 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 7 7 7 7 7 7 5 1 0 0 0 0 0 0 65

PFV-POZOALMONTE-3 0 0 0 0 0 0 2 7 12 13 13 13 13 13 13 13 10 4 0 0 0 0 0 0 122

PFV-LOSPUQUIOS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19

PFV-PICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAHUAYCA-2 0 0 0 0 0 0 1 5 12 18 21 23 23 22 19 15 9 3 0 0 0 0 0 0 172

PFV-HUATACONDO 0 0 0 0 0 0 4 21 49 64 69 70 70 70 70 64 42 14 2 0 0 0 0 0 606

PFV-BELLAVISTA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 8 8 8 8 8 8 4 0 0 0 0 0 0 65

PFV-ATACAMASOLAR-2 0 0 0 0 0 0 0 11 44 82 107 122 126 124 116 99 69 29 3 0 0 0 0 0 933

PFV-NUEVOQUILLAGUA 0 0 0 0 0 0 0 7 70 82 82 82 80 81 78 76 73 25 7 4 0 0 0 0 746

PFV-GRANJA 0 0 0 0 0 0 0 11 57 81 85 80 82 85 83 83 78 39 1 0 0 0 0 0 765

PFV-USYA 0 0 0 0 0 0 0 4 17 30 39 45 47 45 39 30 18 6 0 0 0 0 0 0 321

PFV-CALAMA-1 0 0 0 0 0 0 0 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 0 0 0 0 0 0 81

PFV-SANPEDRO-GPG 0 0 0 0 0 0 0 20 53 69 71 68 66 65 66 66 53 24 2 0 0 0 0 0 622

PFV-VICTORIA 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 8 3 0 0 0 0 0 0 16

PFV-JAMA-1 0 0 0 0 0 0 2 12 24 24 23 23 22 22 23 23 18 8 1 0 0 0 0 0 225

PFV-JAMA-2 0 0 0 0 0 0 2 9 18 18 17 17 16 16 17 17 14 6 0 0 0 0 0 0 167

PFV-MARIAELENA 0 0 0 0 0 0 3 24 50 52 51 51 51 52 53 51 40 15 0 0 0 0 0 0 492

PFV-FINISTERRAE 0 0 0 0 0 0 7 38 77 88 89 89 89 90 90 85 62 22 1 0 0 0 0 0 827

PFV-AZABACHE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 25

PFV-PUERTOSECO 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 8 9 9 9 9 9 6 1 0 0 0 0 0 0 75

PFV-CERRODOMINADOR 0 0 0 0 0 0 5 30 66 76 77 77 78 80 79 74 54 17 0 0 0 0 0 0 711

PFV-BOLERO-1 0 0 0 0 0 0 5 42 95 104 106 104 103 104 105 106 84 33 2 0 0 0 0 0 993

PFV-URIBESOLAR 0 0 0 0 0 0 0 11 32 40 42 42 42 41 40 38 30 13 3 0 0 0 0 0 372

PFV-ANDES 0 0 0 0 0 0 1 7 15 16 14 13 13 13 14 14 10 3 0 0 0 0 0 0 134

PFV-ANDES2A 0 0 0 0 0 0 0 8 28 41 40 36 33 30 27 27 23 9 0 0 0 0 0 0 302

PFV-LALACKAMA 0 0 0 0 0 0 3 18 36 43 43 43 42 43 43 40 27 8 0 0 0 0 0 0 388

PFV-LALACKAMA-2 0 0 0 0 0 0 1 4 9 10 10 10 10 10 10 10 7 2 0 0 0 0 0 0 93

PFV-PAMPASOLARNORTE 0 0 0 0 0 0 1 12 35 49 51 50 50 50 50 48 34 11 0 0 0 0 0 0 442

PFV-CONEJO 0 0 0 0 0 0 2 20 53 74 78 78 78 78 79 71 43 11 0 0 0 0 0 0 664

PFV-ALMEYDA 0 0 0 0 0 0 0 4 25 34 37 39 41 40 40 39 35 15 0 0 0 0 0 0 350

PFV-MALGARIDA-2 0 0 0 0 0 0 0 17 86 112 112 110 108 108 111 105 96 34 0 0 0 0 0 0 998

PFV-JAVIERA 0 0 0 0 0 0 1 10 28 43 45 45 45 46 46 42 25 5 0 0 0 0 0 0 382

PFV-COVADONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 7 8 8 8 7 3 0 0 0 0 0 0 51

PFV-CHANARES 0 0 0 0 0 0 0 4 13 21 24 24 24 24 24 21 12 3 0 0 0 0 0 0 195

PFV-SALVADOR 0 0 0 0 0 0 2 18 41 45 45 46 46 46 46 45 37 15 0 0 0 0 0 0 433

PFV-PILARLOSAMARILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

PFV-DIEGODEALMAGRO 0 0 0 0 0 0 0 3 8 14 19 21 22 21 19 14 8 2 0 0 0 0 0 0 151

PFV-DAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CAMPOSDELSOL 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 10 12 13 12 11 8 5 2 0 0 0 0 0 0 86

PFV-CARRERAPINTO 0 0 0 0 0 0 2 17 43 60 62 61 60 61 61 55 34 9 0 0 0 0 0 0 524

PFV-LUZDELNORTE 0 0 0 0 0 0 5 35 79 93 96 98 96 94 95 90 60 17 0 0 0 0 0 0 859

PFV-LLANODELLAMPOS 0 0 0 0 0 0 2 21 52 63 65 64 65 66 66 61 43 14 0 0 0 0 0 0 582

PFV-SANANDRES 0 0 0 0 0 0 1 6 19 28 31 31 31 31 32 29 18 4 0 0 0 0 0 0 261

PFV-RIOESCONDIDO 0 0 0 0 0 0 0 8 42 55 53 52 52 52 53 54 52 19 0 0 0 0 0 0 492

PFV-ANTAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 9 9 9 9 8 3 1 0 0 0 0 0 0 54

PFV-PILOTOCARDONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-PEPASOLAR1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14

PFV-ESPERANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-GUADALAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-LAESTANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LASCHACRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-LASTERRAZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-LOSLOROS 0 0 0 0 0 0 1 10 26 35 40 42 42 41 37 27 13 4 0 0 0 0 0 0 319

PFV-HORNITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-VALLESOLARESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 8 8 8 8 6 2 0 0 0 0 0 0 51

PFV-VALLESOLAROESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 8 8 8 8 7 2 0 0 0 0 0 0 52

PFV-MALAQUITA 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 8 8 8 8 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 75

PFV-CACHIYUYO 0 0 0 0 0 0 0 0 7 8 8 8 8 8 8 8 7 2 0 0 0 0 0 0 70

PFV-SANTACECILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 16

PFV-ELROMERO 0 0 0 0 0 0 4 32 88 137 173 187 184 169 145 107 56 14 0 0 0 0 0 0 1297

PFV-ELPELICANO 0 0 0 0 0 0 3 22 58 79 81 79 78 79 80 74 47 12 0 0 0 0 0 0 692

PFV-LAHUELLA 0 0 0 0 0 0 0 1 7 14 19 23 25 24 21 18 12 3 0 0 0 0 0 0 166

PFV-LASILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-PUNTABAJASOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-SOLDELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-LUNADELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-TAMBOREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-LAGUNILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-AMPARODELSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 15

PFV-SDGx01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-LACHAPEANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 15

PFV-ALTURASDEOVALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 4 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 32

PFV-LACHIMBABIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-PAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TALHUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 26

PFV-SANTACLARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-LASMOLLACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 15

PFV-ELDIVISADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18

PFV-ELSALITRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-LOMASCOLORADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12

PFV-CASASBLANCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12

PFV-BELLAVISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18

PFV-CANESA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-SANTALAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 23

PFV-MONTTSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-CHUCHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-COCINILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12

PFV-CANELILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-ILLAPEL-5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-CHALINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

PFV-ALICAHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 16

PFV-CUZCUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-NORTECHICO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-JAURURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-LALIGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-PULLALLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-ARIZTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-SANTAJULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-CABILSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-LOSPALTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-ELQUEMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 17

PFV-DONACARMEN 0 0 0 0 0 0 0 2 7 15 22 27 29 27 22 14 6 1 0 0 0 0 0 0 172

PFV-SANTUARIO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 22

PFV-CALLELARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-CASUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-SANFRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-FILOMENA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-NILHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-HORMIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-JAHUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 26

PFV-MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-ENCONSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 4 6 6 6 5 1 0 0 0 0 0 0 39

PFV-SANTAINES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-LOSPERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-VALLEDELALUNA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 22

PFV-CRUZSOLAR1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-LIPANGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-PITRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-SOLDESEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TREBALSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ELQUELTEHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 23

PFV-ELBOCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 20

PFV-GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15

PFV-OLIVILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-PANQUEHUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 5 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 39

PFV-OVEJERIA 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 7 7 6 6 7 7 6 3 0 0 0 0 0 0 59

PFV-ELLITREII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 5 5 6 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 46

PFV-PICURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18

PFV-TILTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-LOMALOSCOLORADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-LUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-ELQUEULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-LOMIRANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 3 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 25

PFV-OCOA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 24

PFV-LOSTILOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 19

PFV-SANTIAGOSOLAR 0 0 0 0 0 0 1 10 30 54 72 81 82 75 62 42 18 3 0 0 0 0 0 0 528

PFV-LOSGIRASOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-ELPIQUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-CATEMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10

PFV-TUCUQUERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16

PFV-RODEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-PLACILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 5 5 6 5 1 0 0 0 0 0 0 29

PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

PFV-PEDREROS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 17

PFV-DONEUGENIO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-LAQUINTA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-LUDERS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-ESPERANZA-2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 7 7 7 7 6 6 3 0 0 0 0 0 0 60

PFV-CHANCON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 17

PFV-ESTERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-PERALILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 22

PFV-MOSTAZAL 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 7 7 7 7 7 7 6 3 0 0 0 0 0 0 62

PFV-SANTA_CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 9

PFV-EL_ROMERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 4 4 1 0 0 0 0 0 0 18

PFV-CHIMBARONGO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 17

PFV-DONMARIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12

PFV-LOSLIBERTADORES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 6 6 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 39

PFV-ARGOMEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 36

PFV-CATANSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 19

PFV-RAULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

PFV-VILLAPRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-LLANOSDEPOTROSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LASROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-LOSPATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-LAFRONTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 4 4 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 32

PFV-PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-TALCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-QUINANTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-RANGUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-LAACACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 8 8 8 8 7 4 1 0 0 0 0 0 0 63

PFV-SANTAAMELIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-ANTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-LORETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-ROVIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 2 3 4 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-JSOLERM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-DONJORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-RAUQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-LALAJUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-ALTOSTILTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

PFV-QUILAPILUN 0 0 0 0 0 0 2 16 46 72 79 80 80 79 78 71 44 12 1 0 0 0 0 0 659

PFV-KONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-CHACABUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 6 5 6 8 8 8 6 2 0 0 0 0 0 0 54

PFV-LASARAUCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TECHOSDEALTAMIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-PUENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 12

PFV-DONANDRONICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-PIRQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-DARLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 6 6 6 6 4 1 0 0 0 0 0 0 45

PFV-FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 23

PFV-TRICAHUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 5 6 6 4 5 1 0 0 0 0 0 0 39

PFV-SANISIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-LABLANQUINA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 7 7 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 39

PFV-CANDELARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12

PFV-MARIAPINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10

PFV-HOMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 23

PFV-ELPILPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 22

PFV-LASMERCEDES-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

PFV-CASABERMEJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-CITRINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-GUANACO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-LIRIODECAMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-QUILLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-LUMBRERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-ALTOSDELPAICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAUREL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 5 5 5 2 3 1 0 0 0 0 0 0 35

PFV-LOSIERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-SANTAADRIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 12

PFV-CRUCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-SANPEDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 20

PFV-RLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-ELROBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 20

PFV-ELSAUCE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 20

PFV-SANTAROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5 6 6 3 1 0 0 0 0 0 0 29

PFV-ECLIPSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 16

PFV-LASTORCAZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LASTURCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 23

PFV-MARCHIGUE-2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 7 7 7 7 6 6 3 0 0 0 0 0 0 60

PFV-MARCHIGUE-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-PILPILEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-POBLACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-PORTEZUELO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 20

PFV-VITUCO2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-LAMANGA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 23

PFV-CORDILLERILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-ALTOSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-DONIHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 5 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 34

PFV-LASCODORNICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-ELCERNICALO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11

PFV-ELCERNICALO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11

PFV-CHUCAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-NIQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

PFV-BICENTENARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-CHINCOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 10

PFV-LOSGORRIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-PLAYERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-PLAYERITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-LASLECHUZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-LUCESOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-RINCONADA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5 5 5 4 5 2 0 0 0 0 0 0 37

PFV-PITOTOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-QUELTEHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-LASTORTOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-BERRUECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12

PFV-LASPALOMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 23

PFV-VENTURADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12

PFV-COCHARCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-VILLACRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-SANTAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 13

PFV-VILLAALEGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 15

PFV-ELCONDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-LEMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 10



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

PFV-LASPERDICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-TRICADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-VILLASECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-CIPRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-ELPITIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 20

PFV-ELRESPLANDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Térmicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 6794 6591 6562 6396 6435 6385 6355 6021 5096 4946 4993 4915 4906 4906 4846 4871 5079 6076 6674 6751 6731 6785 6666 6575 142,354         

ARICA-GMAR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARICA-M1AR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARICA-M2AR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TARAPACA-TGTAR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-1_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-2_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-3_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-4_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-5_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-6_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERROPABELLON-G1A_GEO 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 428

CERROPABELLON-G2A_GEO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 451

NORGENER-NTO1_CAR 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 128 126 126 126 126 3015

NORGENER-NTO2_CAR 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 3026

TOCOPILLA-U14_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U15_CAR 77 77 77 77 77 77 60 57 57 57 70 70 70 70 70 70 77 77 90 90 90 83 77 77 1771

TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A 290 288 288 319 316 314 225 225 140 140 172 155 153 154 140 140 201 289 340 340 340 340 331 315 5954

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_A 29 23 10 10 10 10 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 29 29 29 10 29 10 269

TOCOPILLA-TG3_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

KELAR-TG1_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A 213 215 216 217 218 219 189 189 183 135 166 157 150 148 152 161 177 212 224 224 224 239 216 219 4660

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGAMOS-ANG1_CAR 232 232 232 232 232 232 232 234 236 250 247 247 248 249 238 249 250 232 250 250 250 250 232 232 5767

ANGAMOS-ANG2_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COCHRANE-CCH1_CAR 275 275 275 244 244 244 244 244 244 244 232 240 240 226 240 240 244 275 275 275 275 275 275 275 6119

COCHRANE-CCH2_CAR 275 275 275 244 244 244 244 244 240 244 240 226 226 240 162 213 244 275 275 275 275 275 275 275 6003

MEJILLONES-CTM1_CAR 130 130 130 130 130 130 110 110 66 66 86 86 86 86 86 86 86 130 130 130 130 130 130 130 2646

MEJILLONES-CTM2_CAR 90 90 90 90 90 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1400

MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A 246 209 205 246 246 246 186 178 144 139 134 141 141 141 134 141 134 246 246 246 246 246 246 246 4734

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-IEM_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDINA-CTA_CAR 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 159 159 159 159 164 159 177 177 177 177 177 177 177 177 4146

HORNITOS-CTH_CAR 173 173 170 173 173 173 166 166 166 149 155 155 155 155 155 155 158 173 173 173 173 173 173 173 3983

ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B 149 149 149 149 149 149 149 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 174 178 175 171 149 149 2339

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 144 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0 439

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D 150 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 168 153 150 152 150 1824

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAM_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 528

MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAPORTADA-TECNET_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INACAL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_B 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 75 75 109 75 560

TALTAL-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DALMAGRO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-1_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-2_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-3_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-4_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALVADOR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

SANLORENZO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELDA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELDA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENIZAS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TERMOPACIFICO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAJONALES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 25 25 25 25 0 148

CARDONES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUACOLDA-1_CAR 75 75 75 75 137 137 137 137 137 137 137 75 75 75 125 137 137 137 137 137 137 137 137 137 2842

GUACOLDA-2_CAR 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 2520

GUACOLDA-3_CAR 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 3694

GUACOLDA-4_CAR 129 129 129 145 145 145 145 145 141 145 141 144 145 145 129 142 145 129 145 145 145 145 129 145 3372

GUACOLDA-5_CAR 150 150 150 75 75 75 75 150 150 150 150 150 150 150 150 75 75 75 150 150 150 150 150 150 3075

HUASCO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-1_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-2_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-3_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PCOLORADA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PCOLORADA_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENON_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVOS_BL1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPINOS_BL1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAVENTANAS_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 82 82 82 82 82 460

CAMPICHE_CAR 270 270 270 270 270 270 270 270 270 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 270 270 270 5592

VENTANAS-2_CAR 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 4680

QUINTERO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 73 72 70 0 0 287

QUINTERO-2_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

SANISIDRO-1_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E 300 300 300 308 308 308 308 300 177 177 177 177 177 177 177 177 250 300 340 340 340 340 340 340 6439

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E 380 380 380 380 380 380 380 380 200 200 200 200 200 200 200 200 200 346 380 380 380 380 380 380 7466

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX 328 328 328 328 328 328 328 295 253 253 253 253 253 253 253 253 253 263 328 328 328 328 328 328 7095

NEHUENCO-2_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 347 347 347 347 347 0 0 0 221 221 221 0 221 0 347 385 385 385 385 385 372 5263

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B 0 0 347 0 0 0 0 0 221 221 221 0 0 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 1231

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX 369 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937

NEHUENCO-9B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

NEHUENCO-9B_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCON_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENAPACONCAGUA_COGEN 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 600

PLACILLA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAGVERDE-TG_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAGVERDE-TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTAY_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTOTORAL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LASVEGAS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSVIENTOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 336

NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B 331 331 321 192 171 162 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1836

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCCORDILLERA_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAMARTA_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

CANDELARIA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_A 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61

CANDELARIA-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

CANDELARIA-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EPACIFICO_COGEN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 384

COLIHUES-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-1_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-2_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-DS1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-DS2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TENO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TENOGAS_GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEMENTOSBIOBIO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEMENTOSBIOBIO_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICANTEN_BL1_COGEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

LICANTEN_BL1+BL2_COGEN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84

CONSTITUCION_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAULE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VINALES_BL1_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

VINALES_BL1+BL2_COGEN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 288

CELCO_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELCO_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LINARES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANGREGORIO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-1_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-1_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-3_COGEN 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 888

LAJAEVE-1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAJAEVE-2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MASISA_COGEN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 185

SANTALIDIA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSPINOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSGUINDOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSGUINDOS-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAFE_BL1_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 516

SANTAFE_BL1+BL2_COGEN 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 451

SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 386

SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CMPCSANTAFE_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCLAJA_BL1_COGEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

CMPCPACIFICO_BL1_COGEN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 288

CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 264

CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

YUNGAY-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

YUNGAY-3_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHOLGUAN_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_PROPANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENAPBIOBIO_COGEN 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 492

ESCUADRON_COGEN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 8 8 8 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 161

CORONEL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAMARIA_CAR 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 8976

BOCAMINA-2_CAR 340 340 340 340 340 340 350 350 350 350 340 340 340 340 340 340 340 350 350 350 350 350 340 340 8250

HORCONES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARAUCO_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAUTARO-1_BL1_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 528

LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 60

LAUTARO-2_BL1_COGEN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 384

LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN 6 6 6 5 4 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 87

VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192

VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192

VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTILHUE-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTILHUE-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLECALLE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

CHUYACA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRAPEN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

DEGAN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEGAN2-NAVE4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEGAN2-NAVE5_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRINCAO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

CHILOE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Embalses y Reguladas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 845 815 711 704 645 628 682 560 549 588 517 512 485 427 365 352 629 767 1154 1482 1284 1131 992 936 17,760            

RAPEL-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 58 0 0 0 103

RAPEL-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 40 40 0 0 0 137

RAPEL-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 45

RAPEL-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 75 0 0 0 139

RAPEL-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 75

CIPRESES-1 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 10 12 10 5 5 92

CIPRESES-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27

CIPRESES-3 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 19 13 12 14 5 5 117

OJOSDEAGUA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 154



Periodo Desde: 24-04-2021 29-04-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 24 de abril de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 251 237 255 246 247 244 242 222 179 168 172 169 168 168 154 167 177 227 259 266 264 266 259 250 5,257               
Costos Encendido/Detención 3 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 20 60 0 0 0 1 0 94                     

Costos Totales [kUSD] 253 240 255 246 247 244 242 227 181 168 172 169 168 168 154 167 177 247 319 266 264 266 261 251 5,350              

Costo Marginal Quillota 220 kV 74.7 71.7 63.1 62.8 62.8 62.8 74.3 67.0 50.6 48.0 48.0 47.8 47.7 48.2 46.9 46.4 48.7 103.0 84.4 88.8 86.6 67.4 86.1 67.3 64.79               

Pérdidas [MWh] 208 198 196 187 195 193 184 204 234 276 304 316 335 344 331 316 267 241 245 250 235 228 214 208 5,909               

Consumos Propios [MWh] 444 442 442 442 442 442 442 433 418 418 418 418 418 418 418 418 418 433 458 458 458 458 457 457 10,470             

Demanda Total [MWh] 8221 7894 7706 7532 7477 7410 7476 7497 7661 8071 8426 8557 8650 8728 8646 8518 8448 8414 8701 9027 8743 8536 8198 7929 196,466           

Generación Total [MWh] 8872 8535 8345 8162 8115 8046 8102 8134 8314 8765 9147 9291 9403 9490 9394 9252 9132 9088 9405 9735 9436 9222 8870 8594 212,844     

LAMINA 15 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 178

ISLA 46 46 46 46 46 46 26 25 23 23 23 23 23 23 23 23 23 27 52 58 50 50 46 46 868

CURILLINQUE 45 45 45 45 45 45 19 18 16 16 16 16 16 16 16 16 16 21 51 59 50 50 45 45 768

LOMAALTA 19 19 19 19 19 19 8 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 22 25 21 21 19 19 320

LOSHIERROS 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 14 14 140

LOSHIERROS-2 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 30

PEHUENCHE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 144 144 151 139 139 859

PEHUENCHE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 144 144 164 0 0 590

COLBUN-1 229 229 229 229 229 229 229 229 229 229 147 107 133 0 0 0 229 229 229 229 229 229 229 229 4499

COLBUN-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MACHICURA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MACHICURA-2 40 40 40 40 40 40 40 40 40 33 33 33 33 33 33 33 40 40 40 40 40 40 40 40 911

CHIBURGO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96

SANCLEMENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANIGNACIO 19 19 19 19 19 19 19 19 19 15 15 15 15 15 15 15 19 19 19 19 19 19 19 19 433

ELTORO-1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 200

ELTORO-2 10 10 10 10 10 10 19 10 10 10 0 0 0 68 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 267

ELTORO-3 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 44 53 10 27 33 10 10 10 10 10 10 10 10 10 361

ELTORO-4 57 27 17 17 17 17 57 24 27 22 0 0 0 0 0 0 37 65 10 65 12 10 65 27 571

ABANICO 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 595

ANTUCO-1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1922

ANTUCO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUCUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUILLECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAJA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RALCO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RALCO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PALMUCHO 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 562

PANGUE-1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 480

PANGUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGOSTURA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGOSTURA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGOSTURA-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANUTILLAR-1 80 80 66 0 0 0 0 0 0 0 65 49 40 40 40 40 40 77 80 80 80 73 80 62 1073

CANUTILLAR-2 80 80 0 60 0 0 77 0 0 56 0 40 40 40 40 40 40 77 80 80 80 80 80 80 1149



ANEXO Nº2

Detalle de la generación real del día 24 de abril de 2021



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-04-2021 24-04-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

CHAPIQUINA 5.3 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.2 5.0 5.0 5.0 5.0 7.7 8.0 8.0 8.0 8.0 110.2 8.0 4.6

COSAPILLA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 0.5 0.4

ELTORON2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.8 1.0 1.0

CAVANCHA 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.8 42.9 1.8 1.8

ALTOHOSPICIO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.5 1.0 1.0

SANTAROSA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.4 0.5 0.5

RIOHUASCO 1.4 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 30.6 1.4 1.3

PUCLARO 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 37.4 1.7 1.6

LOSMOLLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 9.0 9.0 9.0 8.0 41.0 9.0 1.7

LAPALOMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CH-HORNITOS 11.9 11.8 11.7 11.5 11.5 11.2 11.3 11.2 11.2 11.2 10.9 10.0 9.3 9.1 9.1 9.2 9.2 9.5 10.7 11.0 11.9 13.0 13.2 13.1 263.7 13.2 11.0

JUNCALITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTARTARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JUNCAL 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.6 7.3 9.7 9.9 9.9 9.8 9.7 9.6 9.2 9.1 9.1 9.0 9.0 8.9 8.9 8.9 185.2 9.9 7.7

BLANCO 10.0 9.5 9.2 9.2 8.8 8.7 8.8 8.7 8.5 8.5 8.5 8.2 8.2 8.1 8.1 8.4 8.8 9.7 10.8 11.7 12.4 11.8 11.3 11.0 226.9 12.4 9.5

LOSQUILOS 12.8 12.5 12.1 12.1 10.8 12.3 11.8 10.8 10.9 11.8 12.0 13.8 14.3 14.9 14.0 12.0 13.4 14.1 14.1 14.1 15.6 16.2 15.8 15.1 317.3 16.2 13.2

CHACABUQUITO 6.7 7.2 7.2 7.2 7.0 6.7 6.6 6.9 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 8.2 8.6 8.7 7.7 7.2 8.1 8.3 8.4 8.5 9.6 9.5 180.9 9.6 7.5

SAUCEANDES 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 7.8 0.4 0.3

CARENA 6.6 6.0 5.8 5.8 5.8 5.0 4.4 4.0 4.1 3.1 2.4 2.4 2.4 2.2 1.9 1.5 2.1 3.1 6.1 6.8 7.0 7.6 7.7 7.6 111.4 7.7 4.6

MINI_ARRAYAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ALFALFAL 55.3 56.3 57.3 56.8 55.3 55.3 53.2 53.2 53.2 52.7 53.2 52.7 51.2 51.7 51.2 51.7 51.7 53.8 53.2 54.8 55.3 57.9 57.3 57.9 1302.2 57.9 54.3

MAITENES 11.7 11.8 11.9 11.8 11.7 12.1 11.5 11.6 11.8 11.4 11.3 11.4 11.1 11.1 11.3 10.8 10.9 11.1 11.0 11.0 11.0 11.4 11.5 11.7 273.9 12.1 11.4

LABIFURCADA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.6 0.2 0.2

CALIBORO 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 20.1 0.9 0.8

MALLARAUCO 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 2.9 2.6 2.4 2.2 2.1 2.2 2.6 2.8 3.3 3.4 3.2 3.2 3.2 2.4 71.9 3.4 3.0

COYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHACAYES 24.2 22.5 22.3 22.5 22.1 23.4 23.3 22.7 24.7 25.6 24.8 24.6 23.9 24.8 23.9 24.3 26.0 25.0 24.8 28.3 34.2 30.5 29.5 27.1 605.0 34.2 25.2

SAUZAL 26.3 26.6 26.5 26.6 26.6 25.6 22.5 20.3 18.2 19.0 18.8 19.4 18.7 18.9 19.6 19.1 23.2 29.1 29.3 30.9 39.2 33.8 26.4 23.8 588.2 39.2 24.5

SAUZAL 60 HZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SAUZALITO 5.0 5.1 5.0 5.0 5.1 5.0 4.1 3.5 2.9 3.0 3.0 3.3 2.9 3.0 3.4 3.0 4.0 5.7 5.8 6.1 7.5 6.6 5.4 4.3 107.8 7.5 4.5

LA-COMPANIA-II 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 13.9 0.6 0.6

LAHIGUERA 19.5 19.4 18.8 19.1 19.2 20.1 20.3 18.2 17.8 20.1 19.2 20.8 19.0 17.9 19.3 0.5 0.0 0.0 0.4 18.9 19.3 20.9 20.0 19.5 388.1 20.9 16.2

LACONFLUENCIA 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 57.5 59.8 20.6 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 29.3 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 64.6 40.7 29.2 350.0 64.6 14.6

ELPASO 11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 6.8 6.7 5.8 6.3 6.0 5.9 7.3 6.3 6.5 7.3 10.7 14.3 9.5 14.8 133.0 14.8 5.5

SANANDRES 14.9 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 6.4 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.3 7.3 7.6 8.6 13.0 14.8 14.8 7.8 151.8 14.9 6.3

CONVENTOVIEJO 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 38.4 1.6 1.6

LAMONTANA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAMONTANA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CUMPEO 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 0.9 0.0 0.8 1.9 1.4 1.3 1.4 1.4 32.0 1.9 1.3

ROBLERIA 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 28.0 1.2 1.2

LIRCAY 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 237.6 9.9 9.9

MARIPOSAS 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 67.3 2.9 2.8

PROVIDENCIA 2.5 2.2 2.0 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 50.8 2.6 2.1

MCHDOSAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PURISIMA 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.1 0.1 0.1

ELGALPON 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.6 0.2 0.2

RIOCOLORADO 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 37.6 1.7 1.6

ITATA 0.0 0.0 0.0 3.1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 2.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 3.3 0.5

ELDIUTO 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 41.6 2.0 1.7

BUREO 0.6 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 14.6 0.7 0.6

MUNILQUE-1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.5 0.3 0.3

MUNILQUE-2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 8.4 0.4 0.3

BOQUIAMARGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELMIRADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LLEUQUEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEUCHEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6 22.0 1.5

MAMPIL 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 2.0 14.2 6.8 0.0 0.0 0.0 51.7 14.2 2.2

LOSPADRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EL-PINAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUILLAILEO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MULCHEN 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 0.2 0.1

ALTO_LA_VINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EL-ATAJO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 24.1 1.0 1.0

RIOTRUENO 0.5 0.0 1.1 0.0 0.2 0.9 0.0 0.8 0.4 0.0 1.1 0.0 0.2 1.0 0.0 0.6 0.5 0.0 1.1 0.0 0.3 0.8 0.0 0.9 10.4 1.1 0.4

RENAICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.5 3.5 0.1

ALTORENAICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.0

RIOPICOIQUEN 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.3 2.0 2.3 2.1 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 55.0 2.4 2.3

ELMANZANO 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 50.3 2.2 2.1

TRUFUL-TRUFUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MOLINERAVILLARRICA 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 1.3 0.3 0.1

CARILAFQUEN 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 3.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.5 3.1 3.0 3.0 3.0 72.5 4.0 3.0

MALALCAHUELLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAILELFU 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 1.5 0.1 0.1

ALLIPEN 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 1.4 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 63.6 2.8 2.7

DONGUIL 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0

MAISAN 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.0 0.1 0.1

ELCANELO 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 41.3 1.7 1.7

ELAGRIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PILMAIQUEN 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 8.1 9.0 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 8.2 207.3 10.1 8.6

RININAHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.5 0.2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 15.9 0.9 0.7

DOSVALLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PALACIOS 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6.2 0.3 0.3

CORRENTOSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PALMAR 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 17.4 0.8 0.7

PULELFU 2.9 2.7 2.7 2.8 3.0 3.1 3.1 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.5 24.5 3.1 1.0

MARIAELENA 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5 0.1 0.1

LOSCOLONOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHANLEUFU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.9 0.1

CAPULLO 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 4.2 3.9 4.0 5.6 2.2 2.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 1.4 0.0 1.1 76.7 5.6 3.2



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-04-2021 24-04-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

NALCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CALLAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HIDROBONITO-MC1 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 40.8 1.8 1.7

HIDROBONITO-MC2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 20.7 0.9 0.9

RUCATAYO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 15.4 15.2 15.1 15.1 15.6 15.2 15.0 15.1 15.1 15.1 15.1 0.0 171.2 15.6 7.1

ENSENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAARENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELCOLORADO 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 8.2 0.4 0.3

DONGO 2.6 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 48.2 2.6 2.0

COLLIL 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 58.3 3.3 2.4

LLAUQUEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUELTEHUES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VOLCAN 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.7 137.0 5.8 5.7

GUAYACAN 6.0 6.2 5.9 5.4 6.0 6.1 6.2 6.1 6.0 5.6 5.7 4.2 5.9 5.6 5.6 6.0 6.0 5.3 5.6 5.9 5.5 5.6 5.9 5.9 137.9 6.2 5.7

FLORIDA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FLORIDA-2 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.7 0.5 0.0 1.1 1.2 0.9 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 0.3 0.0 0.0 0.5 1.0 0.3 0.7 13.3 1.7 0.6

FLORIDA-3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 55.2 2.3 2.3

PUNTILLA 5.1 5.1 4.9 4.9 5.3 4.7 4.4 5.3 6.2 7.2 5.8 5.3 4.9 6.2 5.3 4.9 4.5 4.1 4.9 4.8 3.7 4.2 4.9 3.6 120.2 7.2 5.0

EYZAGUIRRE 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.1 0.5 0.5

LASVERTIENTES 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 28.1 1.2 1.2

ELLLANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELRINCON 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.8 0.2 0.2

LOSMORROS 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.8 1.0 1.3 1.2 1.4 1.3 1.1 0.8 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 13.6 1.4 0.6

LOSBAJOS 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.6 2.2 2.2 2.4 2.9 3.1 2.5 2.3 2.3 2.8 2.2 2.2 2.0 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 56.1 3.1 2.3

AUXDELMAIPO 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 0.2 0.3 2.3 2.1 2.4 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 2.0 46.8 2.4 2.0

PULLINQUE 5.1 5.1 5.4 5.6 5.4 5.3 5.2 5.1 5.5 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.2 5.2 5.2 9.9 10.4 10.1 10.1 10.2 10.2 5.2 155.5 10.4 6.5

RECA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.3 0.2 0.2

PANGUIPULLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DONAHILDA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.6 0.2 0.2

MUCHI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASFLORES 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.1 0.7 0.8 0.7 0.7 18.7 0.9 0.8

PEHUI 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 3.8 0.2 0.2

MOCHO 3.2 3.2 3.4 3.1 3.4 3.0 3.4 3.0 3.3 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.1 3.1 3.2 3.2 2.8 3.1 2.8 3.1 74.8 3.4 3.1

LICAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 8.3 8.2 8.2 8.3 8.3 8.4 8.4 8.3 7.9 8.5 7.6 93.0 8.5 3.9

CUMBRES 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 113.9 4.8 4.7

SANTAISABEL 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 10.3 0.4 0.4

LOSCORRALES-1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.3 0.1

LOSCORRALES-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MSA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0

PICHILONCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DONWALTERIO 2.8 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 57.2 2.8 2.4

MELO 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 37.0 1.6 1.5

CONTRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURILEUFU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELARRAYAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANCOA 8.7 8.7 8.9 8.6 8.8 8.8 8.6 10.0 7.3 9.0 8.7 8.2 8.6 8.4 8.8 7.9 8.3 8.8 8.5 8.4 8.6 8.5 8.6 8.5 206.0 10.0 8.6

LAVINA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.4 0.5 0.5

SANTAELENA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.8 0.2 0.2

TRANQUIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTORO 54.7 54.0 36.7 52.5 54.4 56.5 37.0 19.9 12.9 30.4 32.5 46.6 34.1 48.9 47.9 8.0 8.4 24.7 75.1 87.0 91.0 101.8 61.2 27.6 1103.7 101.8 46.0

ANTUCO 59.2 59.3 59.3 59.3 59.3 59.4 59.5 59.4 59.3 59.4 59.3 59.3 59.2 59.1 59.1 58.5 59.5 59.4 59.2 59.3 59.4 59.6 59.7 59.7 1423.6 59.7 59.3

ABANICO 24.0 24.0 24.2 24.3 24.0 24.4 24.1 23.8 24.1 24.2 24.0 24.1 24.3 24.0 23.7 24.1 24.4 23.3 24.2 24.3 24.4 24.0 24.3 24.0 578.1 24.4 24.1

RUCUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUILLECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAJA1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RAPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.6 164.4 240.5 48.6 0.0 0.0 0.0 523.1 240.5 21.8

CANUTILLAR 42.0 41.0 41.0 42.0 41.0 42.0 42.0 41.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.0 79.0 75.0 42.0 43.0 42.0 42.0 720.0 79.0 30.0

CIPRESES 33.7 29.9 10.2 9.7 9.7 12.7 15.7 5.0 0.2 0.6 0.3 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.5 29.2 51.8 45.6 49.6 60.3 46.3 40.1 452.1 60.3 18.8

OJOSDEAGUA 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 153.0 6.4 6.4

LAMINA 12.2 12.2 12.1 11.3 6.5 3.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 11.7 11.6 10.4 6.0 1.7 111.4 12.2 4.6

ISLA 45.2 44.8 38.4 38.3 33.9 29.1 25.5 21.3 21.7 20.0 20.2 18.5 19.4 19.1 18.6 18.9 17.8 26.5 44.1 48.6 47.9 52.1 43.6 36.7 750.2 52.1 31.3

CURILLINQUE 53.8 50.9 51.0 43.4 42.3 31.5 31.2 27.1 13.8 19.9 16.1 15.9 15.6 14.1 14.1 14.0 14.1 17.3 34.0 59.3 59.0 56.9 59.8 46.5 801.4 59.8 33.4

LOMAALTA 22.5 21.6 21.7 18.2 18.5 13.4 12.0 11.4 5.6 5.9 6.1 5.1 5.1 4.5 4.4 4.0 4.3 4.2 10.8 21.2 24.9 23.3 25.2 21.5 315.3 25.2 13.1

LOSHIERROS 15.2 14.0 13.7 15.9 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 14.6 14.3 14.7 15.0 13.9 14.5 166.8 15.9 7.0

LOSHIERROS-2 3.1 2.9 2.8 3.2 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 2.9 3.0 3.0 3.1 2.8 3.0 33.8 3.2 1.4

COLBUN 223.0 223.0 223.0 223.0 223.0 223.0 223.0 208.0 210.0 222.0 158.0 220.0 120.0 0.0 0.0 0.0 10.0 216.0 223.0 222.0 222.0 222.0 222.0 222.0 4258.0 223.0 177.4

MACHICURA 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 58.0 26.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 904.0 70.0 37.7

CHIBURGO 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 96.0 4.0 4.0

SANCLEMENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANIGNACIO 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 35.0 26.0 15.0 12.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 468.0 36.0 19.5

PEHUENCHE 11.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 282.6 275.5 281.1 344.3 244.6 138.0 1613.2 344.3 67.2

RALCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.5 98.8 26.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 100.4 14.1 0.0 0.0 26.8 59.0 0.0 0.0 376.7 100.4 15.7

PALMUCHO 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 23.4 561.1 23.4 23.4

PANGUE 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.5 20.4 20.4 20.5 20.4 20.5 20.4 20.4 20.5 20.2 20.4 20.5 20.4 20.4 20.4 20.5 20.5 20.4 490.0 20.5 20.4

ANGOSTURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-SIERRAGORDA 2.0 3.4 6.5 10.0 17.3 17.6 28.2 45.6 38.9 34.2 71.2 74.1 89.7 89.2 72.2 87.2 84.2 57.2 22.8 6.1 7.4 12.1 5.2 12.4 894.5 89.7 37.3

PE-VALLEDELOSVIENTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.4 10.9 11.1 3.7 0.8 1.4 28.1 62.5 68.5 64.8 73.0 70.9 67.8 42.4 30.1 14.4 6.6 12.4 5.8 577.9 73.0 24.1

PE-TALTAL 97.6 97.6 97.4 91.8 91.7 91.5 91.5 95.8 94.5 77.3 76.4 76.4 76.3 76.2 76.2 76.2 81.8 83.4 27.6 0.4 9.0 21.9 46.3 84.8 1739.4 97.6 72.5

PE-SARCO 95.3 69.6 95.8 90.4 30.1 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 14.2 67.1 45.1 71.8 98.6 108.8 88.1 89.6 81.2 64.5 47.4 36.5 1198.6 108.8 49.9

PE-SANJUAN 43.1 70.3 101.9 70.8 55.2 8.9 0.0 0.0 0.5 1.1 5.4 8.5 44.3 97.0 52.6 102.2 129.8 132.2 78.3 75.3 76.2 67.2 55.1 35.8 1311.7 132.2 54.7

PE-CABOLEONES 16.1 26.9 37.3 22.7 25.3 3.4 0.0 0.0 0.1 0.0 2.3 3.1 34.3 57.4 26.1 52.1 63.0 63.1 44.4 22.2 25.7 24.9 16.0 7.3 573.7 63.1 23.9

PE-CABOLEONES-2 11.2 26.8 34.3 24.2 26.3 8.6 0.0 0.1 0.0 0.0 1.4 2.8 54.5 71.1 28.4 64.8 83.1 73.3 56.1 32.6 36.6 17.9 12.6 0.7 667.4 83.1 27.8

PE-CABOLEONES-3 27.0 48.2 48.6 30.1 36.1 11.2 2.1 2.2 3.3 3.1 7.3 7.5 29.0 36.4 23.2 48.0 54.9 55.7 43.8 26.8 35.2 24.6 16.4 13.2 633.9 55.7 26.4

PE-PUNTACOLORADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.7 3.7 4.3 2.6 2.0 2.9 3.1 2.2 1.8 1.2 0.2 0.0 0.0 27.2 4.3 1.1

PE-ELARRAYAN 51.5 35.2 24.1 7.8 5.4 8.3 14.4 35.4 18.7 19.4 4.7 14.5 25.1 29.5 34.1 43.2 67.6 71.9 65.0 61.9 53.1 44.1 37.2 28.4 800.5 71.9 33.4

PE-LOSCURUROS 27.5 14.1 1.1 0.0 0.0 4.5 23.6 11.6 8.5 2.2 0.2 13.0 25.8 38.5 51.4 63.1 81.4 80.8 63.9 46.6 43.8 29.5 18.3 4.8 654.2 81.4 27.3

PE-TALINAYORIENTE 17.8 9.9 1.1 0.0 0.0 0.2 6.2 13.2 10.3 6.6 0.0 2.5 16.2 30.1 34.8 44.0 58.2 63.0 50.0 32.9 30.3 16.9 11.1 5.5 460.7 63.0 19.2

PE-TALINAYPONIENTE 37.7 27.5 16.4 9.3 5.6 5.7 33.1 38.6 32.3 17.9 0.4 3.7 12.4 16.8 19.8 31.3 45.1 47.6 43.4 43.0 41.7 35.5 30.5 18.6 614.0 47.6 25.6

PE-PUNTASIERRA 34.0 22.6 13.6 11.0 11.5 30.1 56.5 26.1 33.1 6.1 1.7 11.6 19.8 26.8 40.2 52.5 63.6 64.4 61.6 45.4 43.8 36.7 26.6 17.4 756.7 64.4 31.5



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-04-2021 24-04-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PE-MONTEREDONDO 11.5 5.1 0.9 1.7 0.5 4.3 15.3 7.4 7.6 2.1 0.5 4.3 8.5 12.1 15.9 17.5 10.5 22.7 18.7 15.1 13.8 9.8 5.9 2.8 214.6 22.7 8.9

PE-CANELA 1.2 1.1 0.2 0.5 0.0 0.2 2.1 1.6 0.4 0.1 0.5 1.7 2.5 3.8 4.8 5.4 5.7 4.7 0.0 2.2 2.8 2.4 2.6 2.0 48.4 5.7 2.0

PE-CANELA-2 8.1 7.6 2.1 2.6 1.4 2.9 6.1 4.8 2.6 1.2 3.5 7.0 8.0 11.2 15.6 22.8 25.0 22.6 21.7 18.2 15.4 15.6 17.2 14.9 258.1 25.0 10.8

PE-TOTORAL 11.7 7.0 3.3 3.5 1.7 5.0 6.7 4.1 1.6 0.0 1.8 7.1 7.9 9.5 10.8 12.7 12.4 10.9 12.1 11.3 11.2 9.4 8.2 5.3 175.2 12.7 7.3

PE-PUNTAPALMERAS 9.2 7.0 5.2 3.9 2.7 11.9 15.3 7.6 4.1 0.5 3.1 6.8 8.3 12.0 18.5 22.3 23.5 28.6 25.6 22.4 22.0 18.4 18.2 15.9 312.9 28.6 13.0

PE-UCUQUER 6.1 4.8 4.4 4.6 5.9 5.9 5.9 5.4 3.7 1.8 1.1 1.2 1.0 0.7 0.5 0.7 0.7 0.3 1.1 2.1 1.4 2.8 3.1 3.0 68.0 6.1 2.8

PE-UCUQUER-2 6.7 6.9 6.8 6.8 7.9 7.9 7.9 7.5 4.9 2.5 1.8 1.5 1.1 0.7 0.6 0.8 0.8 0.1 1.1 1.9 1.6 3.2 3.6 3.6 88.0 7.9 3.7

PE-LA-ESTRELLA 7.5 22.9 17.4 33.9 39.1 40.9 32.9 26.6 18.0 4.8 6.4 2.5 1.7 2.3 3.7 4.7 4.7 3.2 9.9 9.5 10.8 12.5 11.9 11.0 338.8 40.9 14.1

PE-ELMAITEN 3.0 2.5 1.7 1.5 1.5 2.5 3.2 2.8 3.2 2.5 2.2 1.1 1.4 1.9 2.8 2.0 1.2 3.1 3.6 3.5 3.0 2.4 2.7 2.5 57.6 3.6 2.4

PE-LASPENAS 4.6 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 4.6 0.4

PE-CUEL 16.7 10.8 10.2 12.0 14.9 18.8 17.6 17.8 21.6 13.5 14.8 14.0 18.0 18.0 17.9 23.6 26.9 26.6 27.6 26.8 27.4 26.5 27.0 28.4 477.2 28.4 19.9

PE-LAESPERANZA 4.7 5.8 4.1 4.3 5.0 7.6 6.7 6.8 7.5 7.1 8.5 7.2 8.3 7.8 5.8 8.5 7.8 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 175.7 8.9 7.3

PE-NEGRETE 21.2 23.1 17.4 18.7 24.3 32.4 33.5 33.7 30.6 30.1 30.7 26.5 28.4 29.2 24.6 29.6 33.1 33.1 35.3 35.2 33.8 34.3 33.6 33.7 706.1 35.3 29.4

PE-LOSBUENOSAIRES 11.6 8.5 5.6 7.3 9.8 14.3 15.2 18.9 18.7 17.7 15.8 14.3 16.3 16.3 17.0 20.9 21.2 21.9 21.2 21.1 20.8 22.3 20.7 21.0 398.1 22.3 16.6

PE-LEBU 0.3 0.2 0.1 0.3 0.6 0.7 0.9 1.5 1.9 2.0 2.2 3.2 4.8 5.2 5.2 4.8 4.5 3.5 2.2 1.5 1.7 2.5 3.4 3.0 56.2 5.2 2.3

PE-LEBU-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-EL-ARREBOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-RAKI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-HUAJACHE 0.5 0.4 0.3 0.7 1.2 2.1 2.5 1.7 1.9 2.1 1.7 3.1 3.4 3.4 4.0 3.6 3.4 2.4 2.1 2.9 3.6 3.6 3.0 2.5 56.2 4.0 2.3

PE-LA-FLOR 23.0 19.9 14.1 16.2 23.4 28.6 29.2 28.5 29.5 27.7 25.7 25.5 23.2 27.8 25.5 29.7 31.2 31.3 31.2 31.4 29.7 31.1 31.4 31.3 645.9 31.4 26.9

PE-ELNOGAL 6.0 4.0 4.0 4.0 3.9 7.4 6.4 5.4 4.9 5.5 4.2 4.3 5.4 6.8 8.7 5.1 6.7 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 155.5 9.0 6.5

PE-TOLPAN-SUR 58.3 22.4 34.1 45.3 62.9 75.9 75.7 72.5 76.2 22.6 66.6 70.5 66.7 67.6 67.4 70.4 75.5 78.3 80.0 80.1 77.4 79.4 78.2 79.9 1583.9 80.1 66.0

PE-MALLECO-NORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-MALLECO-SUR 8.6 4.9 4.0 6.5 7.6 10.4 12.4 12.8 10.5 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.1 5.5 0.1 3.3 4.3 6.7 6.7 6.7 6.7 130.8 12.8 5.5

PE-SANGABRIEL 93.1 50.4 41.2 62.2 93.2 113.0 120.1 113.7 113.2 119.6 113.3 112.5 117.8 129.1 130.5 138.3 135.8 137.6 141.1 143.9 125.0 118.0 124.5 122.1 2709.2 143.9 112.9

PE-RENAICO 39.8 30.3 18.9 27.1 44.6 53.2 51.2 74.2 74.3 72.8 75.3 73.3 75.0 70.4 74.0 80.7 75.7 63.3 68.7 76.5 74.3 70.0 82.9 77.2 1523.7 82.9 63.5

PE-AURORA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 8.8 1.7 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 5.5 11.8 12.4 14.3 18.2 77.8 18.2 3.2

PE-SANPEDRO 18.3 18.6 18.3 19.7 16.3 21.2 21.5 21.3 20.5 12.4 9.3 9.4 6.5 5.2 4.1 4.0 3.1 2.7 2.6 4.9 2.0 0.7 0.2 0.4 243.2 21.5 10.1

PE-SANPEDRO-2 27.8 31.7 31.4 33.1 28.7 30.5 31.6 36.4 35.6 28.3 20.4 15.7 14.3 14.4 9.0 9.0 9.4 8.9 9.9 12.5 5.9 1.8 1.4 1.4 449.1 36.4 18.7

PFV-ELAGUILA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.3 1.6 1.9 1.9 1.9 1.7 1.5 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 1.9 0.6

PFV-PAMPACAMARONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2.0 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 4.9 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.6 5.2 1.7

PFV-POZOALMONTE-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-POZOALMONTE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 5.0 5.6 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8 5.5 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.4 5.8 2.3

PFV-POZOALMONTE-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 10.8 12.1 12.2 12.1 12.1 12.0 12.2 12.4 11.7 6.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.6 12.4 4.9

PFV-LOSPUQUIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 0.9 1.0 1.0 1.0 0.8 0.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 1.0 0.3

PFV-PICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LAHUAYCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 8.8 14.4 18.4 20.7 21.5 20.7 18.6 15.1 10.0 3.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 154.5 21.5 6.4

PFV-CALAMA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 7.4 7.5 3.9 3.9 6.7 5.6 5.9 6.7 7.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.9 7.5 2.5

PFV-SANPEDRO-GPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 62.1 78.1 73.6 51.1 42.9 51.5 58.7 62.2 58.3 18.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 574.8 78.1 24.0

PFV-VICTORIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 3.8 0.3

PFV-USYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 17.2 26.8 29.6 33.2 36.5 36.0 27.4 24.4 8.1 6.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 249.7 36.5 10.4

PFV-JAMA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 24.4 25.4 25.1 21.1 17.9 15.6 23.4 24.1 23.9 11.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 221.7 25.4 9.2

PFV-JAMA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 16.6 17.7 17.4 15.1 11.9 10.2 16.0 16.5 16.4 7.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.6 17.7 6.3

PFV-AZABACHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.4 0.7 1.1 1.3 1.3 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.3 0.3

PFV-MARIAELENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 37.2 48.5 50.2 48.4 48.4 48.9 49.7 49.7 45.7 17.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 451.4 50.2 18.8

PFV-FINISTERRAE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 73.9 88.0 88.2 69.7 85.0 85.9 87.5 88.6 80.6 29.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 796.6 88.6 33.2

PFV-PUERTOSECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 7.4 7.7 4.2 4.6 6.5 5.4 5.4 6.7 7.6 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.4 7.7 2.6

PFV-CERRODOMINADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 71.2 83.6 84.5 83.3 81.1 82.5 83.3 83.4 77.1 30.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 776.3 84.5 32.3

PFV-BOLERO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 86.1 109.3 108.3 105.4 104.2 104.6 106.2 106.3 97.6 37.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 977.4 109.3 40.7

PFV-URIBESOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 32.2 39.2 39.8 40.0 40.0 40.3 41.1 40.8 39.0 20.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 379.1 41.1 15.8

PFV-ANDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 15.0 17.2 17.4 17.1 5.9 7.5 6.4 13.4 14.8 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 124.4 17.4 5.2

PFV-ANDES-IIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 26.5 31.2 32.9 35.4 13.8 17.8 14.9 29.1 39.2 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261.6 39.2 10.9

PFV-HUATACONDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 37.1 69.2 74.7 74.2 73.8 72.4 72.4 72.8 63.7 27.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 642.1 74.7 26.8

PFV-NUEVO-QUILLAGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 57.0 75.5 79.5 80.4 80.0 79.9 79.6 77.7 66.5 23.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 713.5 80.4 29.7

PFV-LA-GRANJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 75.9 85.9 85.9 85.8 85.3 84.6 86.5 85.4 79.0 40.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 818.9 86.5 34.1

PFV-ATACAMASOLAR-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 103.6 123.3 128.3 126.3 124.4 124.0 124.8 124.5 114.8 47.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1165.2 128.3 48.6

PFV-BELLAVISTA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.1 7.4 7.8 7.7 7.6 7.6 7.8 8.0 7.4 3.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.9 8.0 3.0

PFV-LALACKAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 34.1 34.0 42.9 42.8 42.8 42.2 42.4 42.5 38.8 17.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 388.1 42.9 16.2

PFV-LALACKAMA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 10.0 10.5 13.0 13.1 13.0 13.4 13.4 13.2 11.2 4.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.0 13.4 4.9

PFV-CONEJO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 45.9 78.8 81.1 79.9 80.0 79.9 81.3 80.8 68.9 20.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 702.7 81.3 29.3

PFV-PAMPASOLARNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 35.6 54.2 54.0 54.1 54.1 54.0 54.1 52.9 50.6 20.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 487.9 54.2 20.3

PFV-MALGARIDA1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 14.3 23.7 24.1 23.1 24.0 23.7 24.0 24.8 22.4 8.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.4 24.8 9.0

PFV-MALGARIDA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 70.3 134.3 142.1 140.8 140.8 140.0 141.4 141.2 126.4 44.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1236.4 142.1 51.5

PFV-ALMEYDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 38.2 45.9 46.1 45.1 44.1 44.0 45.2 43.6 24.4 15.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 399.4 46.1 16.6

PFV-JAVIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 36.8 48.4 49.0 49.2 48.2 48.0 48.8 49.6 44.2 8.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 436.6 49.6 18.2

PFV-CHANARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 15.5 26.2 27.2 26.8 26.5 26.3 26.9 27.1 20.9 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 232.4 27.2 9.7

PFV-SALVADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 37.9 46.8 47.7 46.6 46.2 46.0 46.7 46.6 42.6 19.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 432.7 47.7 18.0

PFV-PILARLOSAMARILLOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DIEGODEALMAGRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 10.8 18.6 22.6 25.0 25.8 25.1 23.6 7.4 7.6 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.1 25.8 7.2

PFV-COVADONGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.0 8.0 8.2 8.3 8.2 8.2 8.3 8.1 6.9 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.6 8.3 3.0

PFV-DAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CARRERAPINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 33.7 53.9 54.9 54.2 53.3 53.1 54.1 53.3 41.3 12.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 468.8 54.9 19.5

PFV-CAMPOSDELSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.4 7.8 10.4 12.2 12.9 12.4 10.8 8.3 5.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.3 12.9 3.6

PFV-LUZDELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 77.4 99.3 100.1 98.0 96.9 98.3 101.0 101.4 89.9 35.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 912.8 101.4 38.0

PFV-LLANODELLAMPOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 48.2 65.4 68.0 66.6 65.3 65.5 66.9 67.7 59.9 22.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 602.8 68.0 25.1

PFV-RIO-ESCONDIDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 43.1 56.5 57.3 56.4 56.0 56.0 56.6 57.4 52.0 18.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517.2 57.4 21.5

PFV-SANANDRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 17.4 31.2 32.3 31.7 31.3 31.4 31.9 32.0 27.7 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 276.8 32.3 11.5

PFV-PILOTOCARDONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0

PFV-ESPERANZA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-GUADALAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.7 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 2.0 0.7

PFV-LA-ESTANCIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LAS-CHACRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LASTERRAZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.4 1.9 2.2 2.3 2.3 2.0 1.6 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 2.3 0.7

PFV-LOSLOROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 17.2 27.6 34.4 38.6 40.0 38.8 34.8 28.3 18.9 5.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 288.1 40.0 12.0

PFV-HORNITOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.1 0.0

PFV-VALLESOLARESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.6 7.5 7.7 7.7 7.1 6.5 7.1 4.0 4.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.7 7.7 2.5

PFV-VALLESOLAROESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 5.8 7.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.9 8.0 6.8 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.9 8.0 2.9

PFV-CACHIYUYO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 5.1 8.2 8.3 8.2 8.2 8.3 8.3 8.4 7.8 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 74.5 8.4 3.1

PFV-MALAQUITA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.5 8.0 8.0 7.9 7.7 7.8 7.9 8.1 6.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.2 8.1 3.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-04-2021 24-04-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-SANTACECILIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.4 1.8 2.0 2.1 2.0 1.9 1.5 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 2.1 0.6

PFV-HOMERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-MARIA-PINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.6 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 1.6 0.5

PFV-MOSTAZAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.6 6.2 6.4 6.1 6.0 6.1 6.4 6.6 5.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.9 6.6 2.2

PFV-LAACACIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.3 5.1 5.8 4.6 3.9 4.9 5.9 5.7 3.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.7 5.9 1.8

PFV-ANTONIA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 2.0 0.7

PFV-ROVIAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 1.3 4.9 5.1 5.2 5.3 5.3 4.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4 5.3 1.4

PFV-DON-MARIANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 1.9 0.6

PFV-LALAJUELA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 3.3 3.8 3.7 3.6 3.6 3.7 3.8 3.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.2 3.8 1.3

PFV-ALTOSDETILTIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 1.5 1.7 1.7 1.9 1.7 1.3 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 1.9 0.5

PFV-AMPARODELSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 1.8 0.6

PFV-GIRASOLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.7 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 1.9 0.6

PFV-ELROBLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.2 5.8 6.3 6.2 6.0 6.0 5.7 5.9 4.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.2 6.3 2.1

PFV-LOSGORRIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.8 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 2.3 0.7

PFV-GRANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.5 6.6 6.7 6.4 6.5 6.8 6.8 5.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.2 6.8 2.1

PFV-ELPITIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 2.3 2.2 2.1 2.1 2.2 2.3 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 2.3 0.7

PFV-LOSIERRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.5 2.1 2.4 2.4 2.3 2.0 1.5 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 2.4 0.7

PFV-SANTAADRIANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 1.7 0.6

PFV-QUELTEHUE-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 2.0 0.7

PFV-EL-QUELTEHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 2.3 0.8

PFV-RLA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 1.9 0.6

PFV-MARCHIGUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.8 6.8 6.9 6.7 6.5 6.7 7.0 7.2 5.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.3 7.2 2.5

PFV-MARCHIGUE-VII 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 2.0 0.7

PFV-ESPERANZA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.2 6.9 6.9 6.6 6.5 6.5 6.7 6.9 5.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7 6.9 2.4

PFV-POBLACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 2.1 0.7

PFV-PILPILEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 2.1 0.8

PFV-PORTEZUELO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 2.0 0.7

PFV-VITUCO2B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.1 2.1 1.9 1.9 2.0 2.1 2.0 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 2.1 0.7

PFV-ELPILPEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 2.3 0.8

PFV-LAS-MERCEDES-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.8 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8 1.9 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 1.9 0.7

PFV-CASABERMEJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CITRINO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.9 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 1.9 0.7

PFV-PUENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.6 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 1.8 0.6

PFV-LAUREL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 4.4 4.9 4.8 4.7 4.7 4.8 4.8 3.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0 4.9 1.7

PFV-DONIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.1 5.3 5.4 5.3 5.2 5.2 5.4 5.6 4.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.4 5.6 1.9

PFV-CRUCERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.9 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 2.0 0.7

PFV-LUDERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 2.3 2.3 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 2.3 0.8

PFV-OVEJERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.0 5.8 6.2 6.0 5.8 5.9 6.3 6.4 4.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.4 6.4 2.1

PFV-EL-LITRE-II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.3 6.4 6.7 6.5 6.3 6.5 6.9 6.9 5.7 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.8 6.9 2.4

PFV-ELROMERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 71.6 127.0 160.2 181.2 189.2 182.8 168.4 136.3 86.4 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1338.8 189.2 55.8

PFV-ELPELICANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 50.6 77.7 78.0 76.2 75.8 76.3 80.7 80.4 66.0 21.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 689.4 80.7 28.7

PFV-LA-HUELLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 13.8 21.5 24.6 26.9 28.0 27.6 26.3 23.0 16.3 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214.8 28.0 8.9

PFV-LASILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 1.2 0.4

PFV-PUNTABAJASOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 1.7 0.6

PFV-SOLDELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.7 2.2 2.5 2.7 2.6 2.4 1.9 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 2.7 0.8

PFV-LUNADELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.7 2.2 2.5 2.7 2.6 2.3 1.9 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 2.7 0.8

PFV-TAMBOREAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.4 1.9 2.2 2.3 2.3 2.0 1.6 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 2.3 0.7

PFV-LAGUNILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 2.1 0.7

PFV-SDGx01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 0.8 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.8 0.2

PFV-LACHAPEANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 1.6 0.6

PFV-ALTURASDEOVALLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 3.5 4.6 5.1 5.3 5.2 4.8 3.9 2.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 5.3 1.6

PFV-LA-CHIMBA-BIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 1.7 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6 1.8 0.6

PFV-CANELILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 1.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 2.2 0.6

PFV-COCINILLAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 2.0 0.6

PFV-EL-SALITRAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 2.7 1.0

PFV-TALHUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 2.5 0.9

PFV-SANTACLARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 2.0 0.7

PFV-ANTAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.4 6.8 8.7 8.9 8.9 8.9 8.8 7.8 5.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.2 8.9 2.9

PFV-LASMOLLACAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 1.7 2.0 2.0 1.9 1.6 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.0 0.5

PFV-ELDIVISADERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.6 2.6 2.5 2.4 2.5 2.5 2.6 2.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.4 2.6 0.9

PFV-LOMASCOLORADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 1.5 1.7 1.8 1.4 1.4 1.4 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 1.8 0.5

PFV-CASASBLANCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-BELLAVISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 1.3 0.3

PFV-SANTALAURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 1.8 0.6

PFV-MONTTSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 2.2 0.7

PFV-JAURURO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 1.8 0.6

PFV-CHUCHINI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.1 2.4 2.5 2.4 2.2 1.8 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 2.5 0.6

PFV-CHALINGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 2.1 0.6

PFV-ILLAPEL5X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 2.2 2.2 2.1 2.2 2.2 2.3 1.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 2.3 0.7

PFV-ALICAHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 2.1 2.4 2.5 2.5 2.2 1.8 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 2.5 0.7

PFV_LA_LIGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8 2.2 2.5 2.6 2.6 2.4 1.9 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 2.6 0.8

PFV-PULLALLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 1.9 0.7

PFV-SANTAJULIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.8 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.3 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 2.4 0.9

PFV-CABILSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LOS-PALTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 2.0 0.7

PFV-ELQUEMADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4 2.4 0.9

PFV-NILHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.8 0.2

PFV-MARIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 2.3 2.3 1.9 2.3 2.4 2.4 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 2.4 0.7

PFV-HORMIGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 1.9 2.1 2.1 1.5 0.9 1.4 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 2.1 0.6

PFV-FILOMENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 1.8 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 2.0 0.6

PFV-ELBOCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.7 3.5 4.0 4.2 4.1 3.8 3.0 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.6 4.2 1.2

PFV-CANESA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 2.0 2.4 2.4 2.5 2.5 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 2.5 0.6

PFV-OLIVILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 3.6 4.4 4.3 4.2 4.3 4.5 3.9 2.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.9 4.5 1.4

PFV-ARIZTIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PANQUEHUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PICURIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.6 1.2 2.1 2.2 2.2 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 2.2 0.5

PFV-TILTIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 1.4 0.5

PFV-LUNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.6 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.5 1.9 0.6

PFV-ELQUEULE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.6 4.0 4.1 4.0 3.9 4.1 4.2 1.9 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 4.2 1.3



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-04-2021 24-04-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-LO-MIRANDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.3 4.4 4.4 4.3 4.2 4.2 4.5 4.6 3.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.4 4.6 1.6

PFV-OCOA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.4 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4 2.4 2.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.8 2.4 0.8

PFV-LOS-TILOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.8 2.9 2.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 2.9 0.9

PFV-CHIMBARONGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 1.4 1.7 1.7 1.7 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 1.7 0.4

PFV-EL-ROMERAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 1.2 1.6 3.5 5.9 6.1 6.2 4.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 6.2 1.3

PFV-SANTA-CAROLINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.2 1.6 1.9 1.9 2.0 2.1 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 2.1 0.6

PFV-LORETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.8 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8 1.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 1.9 0.6

PFV-ESTERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 1.4 0.5

PFV-LOSLIBERTADORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.4 4.6 6.1 7.1 7.3 7.1 6.4 5.0 3.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.9 7.3 2.1

PFV-ARGOMEDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.7 4.9 5.5 5.4 5.3 5.3 5.5 5.3 3.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.9 5.5 1.9

PFV-SANTA-AMELIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.4 0.1

PFV-CATANSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 2.0 0.7

PFV-VILLAPRAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.2 2.1 2.2 2.1 2.2 2.2 1.9 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 2.2 0.7

PFV-LAS-ROJAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.0 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 2.0 0.6

PFV-LLANOS-DE-POTROSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 4.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 4.8 0.3

PFV-LOSPATOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.9 1.9 2.2 2.2 2.3 2.4 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 2.4 0.6

PFV-LAFRONTERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.6 2.9 4.0 4.5 4.6 4.4 3.9 3.1 2.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8 4.6 1.3

PFV-RAULI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.2 3.1 5.1 6.3 6.6 6.8 5.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.3 6.8 1.5

PFV-PARAGUAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.2 2.2 6.0 6.8 7.1 7.2 4.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.4 7.2 1.6

PFV-RANGUIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.1 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 2.1 0.7

PFV-TALCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 1.7 5.6 6.0 6.0 6.2 5.9 4.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.0 6.2 1.6

PFV-VILLA-CRUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.7 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 2.2 0.7

PFV-SANTA-FE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 2.5 6.4 6.5 6.2 6.2 6.4 6.4 4.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 6.5 1.9

PFV-VILLA-ALEGRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.2 6.3 6.5 6.4 6.5 6.6 6.6 4.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 6.6 2.0

PFV-LEMU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.1 2.8 3.9 3.8 3.8 4.0 4.0 3.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.6 4.0 1.1

PFV-LASPERDICES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 2.0 0.5

PFV-QUINANTU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-TRICA-DOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.6 1.4 1.4 1.4 1.5 1.6 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 1.6 0.4

PFV-QUILAPILUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 29.9 73.7 80.1 77.2 74.6 75.8 79.0 80.1 63.2 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 654.0 80.1 27.2

PFV-CHACABUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.0 7.4 7.8 7.7 7.6 7.7 7.9 7.9 5.9 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.8 7.9 2.7

PFV-JAHUEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3 4.0 3.8 3.7 3.7 3.8 3.9 3.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.2 4.0 1.1

PFV-KONDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 2.0 0.7

PFV-TECHOSDEALTAMIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-GUANACO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 1.9 0.7

PFV-DON-ANDRONICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 1.9 0.7

PFV-PIRQUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.8 1.9 1.8 1.7 1.8 1.9 1.9 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 1.9 0.7

PFV-FOTOVOLTSOLAR-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DARLIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PEPA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 1.6 0.6

PFV-FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CANDELARIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 1.6 0.6

PFV-BLANQUINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 5.2 6.7 6.4 6.2 6.2 6.5 6.8 5.6 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.7 6.8 2.2

PFV-TRICAHUE2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.6 6.5 6.6 6.5 6.3 6.4 6.7 7.0 5.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.6 7.0 2.4

PFV_SAN_ISIDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.6 1.6 1.6 1.5 1.6 1.6 1.7 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 1.7 0.6

PFV-SANPEDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.7 2.2 2.6 2.7 2.6 2.4 1.9 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 2.7 0.8

PFV-LASTURCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 2.1 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 1.9 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 2.2 0.7

PFV-ECLIPSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 4.4 6.0 7.1 7.6 7.3 6.6 5.3 3.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.9 7.6 2.1

PFV-QUILLAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 2.0 0.6

PFV-LIRIO-DE-CAMPO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0

PFV-LUMBRERAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.4 2.6 2.5 2.5 2.6 2.6 2.7 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 2.7 0.9

PFV-PAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 1.6 1.8 1.7 1.6 1.7 1.4 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 1.8 0.5

PFV-DONACARMEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 7.1 18.0 23.1 28.0 29.9 31.1 26.6 21.1 13.4 3.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.5 31.1 8.4

PFV-SANTUARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.4 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 2.4 0.8

PFV-CALLELARGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.6 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 2.1 0.7

PFV-CASUTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 1.9 0.6

PFV-ENCONSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.8 5.8 6.1 5.9 5.7 5.8 6.1 6.3 4.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3 6.3 2.1

PFV-LAMANGA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.1 1.8 2.0 2.1 2.0 1.8 1.5 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 2.1 0.6

PFV-CORDILLERILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ALTOSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.3 2.7 2.8 2.8 2.5 1.7 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 2.8 0.8

PFV-JOSESOLERM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.8 1.0 1.1 1.1 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.1 0.3

PFV-RAUQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.7 0.9 1.7 5.0 6.1 6.4 6.4 4.7 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6 6.4 1.4

PFV-DON-JORGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.5 0.2

PFV-LASCODORNICES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 2.2 2.4 2.2 2.2 2.3 2.3 2.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 2.4 0.7

PFV-ELCERNICALO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 1.2 0.4

PFV-ELCERNICALO-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 1.1 0.3

PFV-BICENTENARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9 0.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 2.0 0.6

PFV-PLAYERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.0 2.4 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 2.4 0.7

PFV-PLAYERITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 2.4 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 2.4 0.7

PFV-CHUCAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.8 2.0 1.9 1.9 2.0 2.1 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 2.1 0.6

PFV-NIQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 2.1 0.7

PFV-CHINCOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 2.4 0.8

PFV-CIPRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.8 6.4 6.6 6.4 6.5 6.7 6.8 4.9 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.9 6.8 2.0

PFV_VILLA_SECA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.5 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 2.0 0.6

PFV-COCHARCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 1.9 0.6

PFV-LAS-TORTOLAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.3 0.1

PFV-BERRUECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-VENTURADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 4.9 7.1 6.3 5.4 5.3 5.5 5.6 4.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.5 7.1 1.9

PFV-LASPALOMAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0 2.4 2.3 2.1 2.1 2.2 2.3 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 2.4 0.8

PFV-LASLECHUZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 2.0 2.4 2.2 2.2 2.2 2.3 2.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 2.4 0.7

PFV-LUCESOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.6 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 1.8 0.6

PFV-PITOTOY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 2.0 0.7

PFV-RINCONADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.0 5.6 6.0 5.8 5.7 5.7 6.0 6.2 5.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.9 6.2 2.1

PFV-El-RESPLANDOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.9 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 1.9 0.6

PFV-VALLEDELALUNA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 1.6 1.5 1.4 1.5 1.6 1.6 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 1.6 0.5

PFV-CRUZSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 2.3 2.4 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 2.4 0.8

PFV-SANFRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 2.0 0.7

PFV-LIPANGUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.4 0.1

PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.5 5.2 7.0 8.0 8.2 8.1 7.4 5.7 3.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.4 8.2 2.3

PFV-TREBAL-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-04-2021 24-04-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-LAQUINTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 2.0 0.7

PFV-CUZCUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 1.6 0.4

PFV-NORTECHICO1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.4 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 1.7 0.5

PFV-LOMALOSCOLORADOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.8 0.2

PFV-SANTA-INES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 2.0 0.7

PFV-EL-CONDOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.3 0.8 0.8 0.9 0.8 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.9 0.2

PFV-PERALILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.8 2.1 2.2 2.2 2.3 1.8 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 2.3 0.6

PFV-LAS-TORCAZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-SANTIAGOSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 24.1 53.8 73.1 83.5 86.6 84.2 75.6 57.9 33.3 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 578.4 86.6 24.1

PFV-LOS-PERALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.6 2.2 2.6 2.7 2.6 2.4 1.9 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 2.7 0.8

PFV-ELPIQUERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.1 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 2.3 0.8

PFV-PITRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 1.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 2.0 0.6

PFV-CATEMU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4 1.6 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 1.6 0.5

PFV-PLACILLASOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 1.2 2.8 6.0 6.6 6.8 7.0 5.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 7.0 1.6

PFV-UTFSM-VALPO-VALDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0

PFV-UTFSM-VINA-MAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.2 0.1

PFV-RODEO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8 1.9 1.9 1.8 1.9 1.9 2.0 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 2.0 0.7

PFV-TUCUQUERE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.1 1.6 2.0 2.0 2.1 2.2 2.2 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 2.2 0.7

PFV-PEDREROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.3 2.4 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 1.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 2.4 0.8

PFV-DONEUGENIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 2.2 0.8

PFV-CHANCON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 1.8 0.6

PFV-ELSAUCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.9 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 2.1 0.7

PFV-SANTAROSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.5 6.4 6.5 6.3 6.2 6.3 6.5 6.5 5.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.9 6.5 2.3

PFV-LASARAUCARIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CSP-CERRODOMINADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GMAR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

M1AR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

M2AR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MAIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MIIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MSIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-SUIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-TGIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_2-5_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_6_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_13_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_7-12_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTTAR_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TGTAR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG1_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG2_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG3_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG4_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG5_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG5_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG6_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG6_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CERROPABELLON-U1_GEO 18.4 18.5 18.4 18.3 18.5 18.3 18.2 18.4 18.1 17.8 17.7 17.2 17.1 17.0 16.8 16.9 17.3 17.6 17.8 17.9 18.0 18.2 18.3 18.5 429.3 18.5 17.9

CERROPABELLON-U2_GEO 19.4 19.3 19.5 19.5 19.4 19.8 19.7 19.4 19.1 18.6 18.1 17.8 17.9 17.7 17.6 17.7 18.1 18.5 18.9 18.9 19.2 19.0 18.5 19.0 450.4 19.8 18.8

NORGENER-NTO1_CAR 130.4 130.2 129.8 130.0 130.0 130.9 130.8 128.8 125.1 86.4 87.5 84.5 104.8 72.7 69.3 63.5 66.6 101.1 126.1 125.7 126.1 127.6 126.8 126.4 2661.2 130.9 110.9

NORGENER-NTO2_CAR 126.2 126.1 125.7 125.9 126.0 126.6 126.8 124.9 122.7 96.5 114.9 126.2 125.8 126.4 127.0 99.5 65.0 96.1 125.4 125.5 126.1 127.2 126.6 126.2 2865.2 127.2 119.4

U12_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U13_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U14_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U15_CARBÓN 77.3 77.2 77.1 77.1 77.2 77.5 65.9 60.6 62.0 63.4 66.7 71.7 71.1 71.3 71.7 69.3 61.9 75.0 84.3 90.1 90.2 90.8 82.1 78.1 1789.5 90.8 74.6

U16-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TG_GAS NATURAL 202.2 193.6 197.2 218.8 219.1 220.2 164.4 146.0 95.4 104.3 118.9 120.6 106.7 108.2 114.8 83.1 116.6 205.0 234.0 237.1 237.1 238.3 232.3 166.0 4079.7 238.3 170.0

U16-TG_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TG_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_GAS NATURAL 86.7 83.0 84.5 93.8 93.9 94.4 70.4 62.6 40.9 44.7 51.0 51.7 45.7 46.4 49.2 35.6 50.0 87.9 100.3 101.6 101.6 102.1 99.5 71.1 1748.5 102.1 72.9

U16-TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_GAS NATURAL 27.9 21.2 8.6 9.5 8.2 8.2 30.2 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 26.9 29.0 24.8 9.8 22.5 10.0 258.6 30.2 10.8

TG3_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG1_GAS NATURAL 131.7 140.3 138.1 140.6 141.0 142.1 119.8 116.4 116.4 94.3 105.8 104.3 97.8 97.2 100.3 98.4 99.0 142.1 145.4 147.5 148.5 160.7 144.8 140.4 3013.0 160.7 125.5

KELAR TG1_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG2_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TV_GAS NATURAL 71.0 73.7 73.0 73.9 73.9 74.1 69.0 67.8 67.6 57.0 61.0 61.6 58.6 58.0 60.0 58.6 58.3 74.2 74.7 75.3 75.8 78.5 75.4 73.9 1644.7 78.5 68.5

KELAR TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANGAMOS-ANG1_CAR 258.9 258.3 256.6 256.3 257.6 258.9 259.3 256.2 231.4 245.7 243.3 248.2 244.4 237.5 236.0 178.1 112.5 161.4 258.4 276.5 273.2 273.0 263.5 260.3 5805.4 276.5 241.9

ANGAMOS-ANG2_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CCH1_CARBÓN 271.9 271.7 271.5 249.2 244.1 244.6 245.3 244.6 213.0 171.2 200.9 193.1 205.9 136.2 138.3 134.6 142.5 200.3 272.5 270.4 272.7 272.2 271.9 272.2 5411.0 272.7 225.5

CCH2_CARBÓN 275.9 275.7 275.6 250.5 244.6 245.1 245.8 245.2 214.5 169.4 181.3 179.0 140.5 107.4 124.1 94.5 101.5 152.4 242.1 276.0 276.3 276.3 276.2 276.1 5145.9 276.3 214.4

MEJILLONES-CTM1_CAR 124.3 123.5 122.4 122.5 124.0 124.1 119.0 108.8 96.4 79.5 78.2 90.6 92.8 93.7 96.1 87.3 72.5 83.0 91.1 111.5 120.2 126.4 125.1 125.3 2538.1 126.4 105.8

MEJILLONES-CTM2_CAR 95.6 95.9 95.6 95.6 95.7 96.1 95.7 95.6 86.8 75.9 65.5 65.2 64.2 63.8 63.8 63.9 64.3 70.6 91.2 96.2 96.0 96.5 97.2 96.8 2023.6 97.2 84.3



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-04-2021 24-04-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

CTM3-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TG_GAS NATURAL 157.0 131.3 124.4 152.2 156.7 158.1 122.5 109.3 78.7 82.9 75.8 87.9 79.3 80.2 88.1 67.5 73.7 142.6 152.2 154.8 156.0 159.5 160.0 159.5 2910.3 160.0 121.3

CTM3-TG_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TG_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_GAS NATURAL 83.0 75.5 73.0 81.0 82.4 83.0 72.1 68.0 59.0 59.5 57.5 61.8 59.3 60.5 61.4 52.6 54.9 78.7 81.8 82.4 81.7 83.2 83.8 83.3 1719.3 83.8 71.6

CTM3-TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-IEM_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDINA-CTA_CAR 171.6 171.5 171.0 171.3 171.4 172.4 172.6 169.9 169.4 162.2 159.2 160.5 154.7 153.7 111.7 81.4 85.6 106.5 148.1 170.5 174.5 175.1 173.3 172.8 3730.5 175.1 155.4

HORNITOS-CTH_CAR 15.1 46.3 45.6 37.8 29.7 29.7 33.8 43.9 44.6 46.4 46.5 46.5 48.7 74.4 117.3 150.9 138.5 122.8 161.0 169.2 170.1 171.0 170.5 170.3 2130.5 171.0 88.8

TG1A_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1A_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1B_GAS NATURAL 97.1 94.5 94.8 94.9 95.0 95.0 94.7 94.9 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 63.4 67.7 94.9 108.4 112.3 113.0 113.4 94.6 92.5 1651.5 113.4 68.8

TG2A_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2A_GAS NATURAL 105.0 108.9 65.0 65.3 65.3 67.3 91.3 85.1 10.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 67.6 101.4 109.4 110.3 110.5 110.3 110.1 110.2 1520.3 110.5 63.3

TG2B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2B_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV1C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV1C_GAS NATURAL 53.9 53.0 53.1 53.2 53.1 53.3 53.2 53.2 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 42.6 50.9 55.9 57.4 57.4 57.4 50.4 49.6 889.1 57.4 37.0

TV2C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV2C_GAS NATURAL 56.1 57.3 43.3 43.5 43.5 44.1 51.3 49.5 7.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.9 50.7 53.5 53.5 53.3 53.2 53.0 53.0 801.1 57.3 33.4

PAM_COGEN 20.9 21.2 21.0 21.0 21.0 21.2 21.2 21.3 21.0 21.1 21.0 21.2 21.2 21.1 21.1 21.1 21.0 21.2 21.0 21.3 21.2 20.9 20.8 20.9 505.9 21.3 21.1

ENAEX CUMMINS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ENAEX DEUTZ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAPORTADA-TECNET_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INACAL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AGB_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_GNL 73.0 100.0 103.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 80.0 75.0 75.0 75.0 95.0 87.0 778.0 103.0 32.4

DALMAGRO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SALVADOR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EMELDA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EMELDA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-1_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-2_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-3_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-4_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CENIZAS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TERMOPACIFICO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CARDONES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GUACOLDA-1_CAR 130.0 122.0 132.0 132.0 132.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 133.0 99.0 77.0 87.0 120.0 113.0 115.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 3002.0 135.0 125.1

GUACOLDA-2_CAR 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 106.0 105.0 104.0 104.0 104.0 104.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 104.0 104.0 2515.0 106.0 104.8

GUACOLDA-3_CAR 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 153.0 153.0 153.0 152.0 118.0 107.0 141.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 154.0 3595.0 154.0 149.8

GUACOLDA-4_CAR 132.0 128.0 128.0 128.0 130.0 128.0 128.0 128.0 134.0 143.0 138.0 144.0 140.0 135.0 126.0 127.0 109.0 124.0 143.0 144.0 143.0 145.0 132.0 140.0 3197.0 145.0 133.2

GUACOLDA-5_CAR 147.0 148.0 147.0 147.0 147.0 149.0 149.0 150.0 146.0 149.0 149.0 149.0 148.0 137.0 141.0 97.0 76.0 86.0 144.0 148.0 148.0 149.0 148.0 149.0 3348.0 150.0 139.5

HUASCO TV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HUASCO_IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HUASCO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PCOLORADA_IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PCOLORADA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PENON_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OLIVOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPINOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ELFARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RESPALDO-PAJONALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PRIME-CHAGUAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VENTANAS-1_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VENTANAS-2_CAR 193.0 194.0 194.0 192.0 193.0 194.0 190.0 194.0 191.0 190.0 187.0 126.0 125.0 178.0 113.0 95.0 96.0 112.0 162.0 187.0 191.0 191.0 191.0 190.0 4069.0 194.0 169.5

NUEVAVENTANAS_CAR 92.0 17.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.0 190.0 92.0 7.9

CAMPICHE_CAR 267.0 267.0 268.0 267.0 268.0 267.0 267.0 267.0 268.0 267.0 266.0 266.0 267.0 236.0 220.0 206.0 200.0 250.0 266.0 267.0 266.0 267.0 266.0 267.0 6183.0 268.0 257.6

COLMITO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLMITO_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ACONCAGUA_GOGEN 19.7 19.7 19.7 19.8 19.7 19.9 20.1 20.4 20.4 20.9 20.8 25.3 28.4 28.6 28.4 28.2 28.3 28.2 28.6 28.6 28.6 28.7 28.6 28.9 588.3 28.9 24.5

CONCON_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LIPIGASCONCON_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PLACILLA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTAY_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTOTORAL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAGVERDE-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAGVERDE-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_GNL 67.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.0 119.0 119.0 119.0 119.0 120.0 819.0 120.0 34.1

QUINTERO-1_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-2_GNL 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 72.0 72.0 73.0 77.0 115.0 120.0 600.0 120.0 25.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-04-2021 24-04-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

QUINTERO-2_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-1_GNL 327.0 327.0 327.0 327.0 328.0 328.0 329.0 328.0 306.0 252.0 254.0 252.0 252.0 252.0 252.0 251.0 253.0 259.0 313.0 322.0 324.0 325.0 325.0 326.0 7139.0 329.0 297.5

NEHUENCO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-2_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-2_GNL 381.0 354.0 332.0 343.0 341.0 329.0 353.0 332.0 239.0 217.0 226.0 226.0 227.0 226.0 226.0 226.0 237.0 357.0 369.0 382.0 372.0 383.0 383.0 369.0 7430.0 383.0 309.6

NEHUENCO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-1_GNL 295.0 293.0 286.0 298.0 281.0 222.0 258.0 284.0 181.0 180.0 179.0 181.0 180.0 182.0 182.0 183.0 226.0 295.0 316.0 328.0 325.0 339.0 336.0 334.0 6164.0 339.0 256.8

SANISIDRO-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-2_GNL 372.0 371.0 370.0 370.0 369.0 369.0 369.0 334.0 189.0 214.0 196.0 206.0 194.0 198.0 205.0 172.0 190.0 322.0 369.0 374.0 374.0 374.0 374.0 374.0 7249.0 374.0 302.0

SANISIDRO-2_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASVEGAS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSVIENTOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS 11.6 11.6 11.5 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6 11.9 12.1 12.0 12.0 11.8 11.5 11.6 11.4 11.2 11.2 11.2 11.3 11.3 11.3 11.4 277.5 12.1 11.6

NUEVA RENCA CC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_GNL 323.0 340.0 339.0 276.0 203.0 164.0 219.0 244.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2119.0 340.0 88.3

NUEVARENCA_FA1_GLP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RENCA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RENCA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ETERSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAMARTA_COGEN 5.3 5.3 5.2 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.4 5.4 5.4 5.0 5.4 5.1 4.7 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 4.7 125.4 5.4 5.2

CMPCCORDILLERA_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1 18.3 0.0 0.0 0.0 38.4 20.1 1.6

LEPANTO_BIOGAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CMPCTISSUE_COGEN 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 1.1 1.5 2.0 1.3 1.7 2.5 1.4 1.4 1.9 2.3 2.2 2.2 1.5 1.6 1.6 1.8 1.4 1.8 2.2 38.1 2.5 1.6

CANDELARIA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-1_GNL 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 78.0 120.0 100.0 0.0 0.0 0.0 323.0 120.0 13.5

CANDELARIA-2_GNL 80.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 79.0 120.0 123.0 88.0 124.0 66.0 695.0 124.0 29.0

CANDELARIA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EPACIFICO_COGEN 14.8 14.6 14.8 14.8 14.8 14.8 14.4 14.7 14.6 15.0 12.8 13.9 14.7 13.6 14.8 14.2 10.2 13.9 14.3 14.6 14.8 14.7 14.7 14.5 343.1 15.0 14.3

SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLIHUES_HFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLIHUES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-DS1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-DS2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TENO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TENO_GAS_50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 22.5 16.2 0.9

CEMENTOSBIOBIO_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CEMENTOSBIOBIO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LICANTEN_COGEN 3.0 3.1 3.9 3.5 3.5 3.5 3.8 3.7 4.0 4.3 4.6 5.1 4.7 4.3 4.5 4.2 4.4 4.5 4.2 4.5 3.2 3.0 3.7 3.1 94.1 5.1 3.9

VINALES_COGEN 28.5 24.0 24.1 24.1 23.8 24.0 24.1 24.2 24.4 24.0 23.9 24.2 24.5 24.5 24.5 24.5 24.9 25.0 27.4 32.5 32.9 32.2 31.8 31.8 629.8 32.9 26.2

PINARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONSTITUCION-1-ELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONSTITUCION-2-ELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CELCO_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.7 0.2 0.7 0.1 0.0 0.5 1.3 0.5 0.3 0.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 5.4 1.3 0.2

RASOPOWER_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LINARES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANGREGORIO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-1_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-3_COGEN 38.7 39.5 38.3 36.8 38.7 38.9 38.0 38.3 38.3 38.0 37.8 37.5 38.0 39.2 39.5 40.1 39.6 40.5 40.5 40.7 41.8 42.1 42.0 40.8 943.7 42.1 39.3

LAJAEVE 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 116.0 6.0 4.8

MASISA_COGEN 8.0 7.9 7.8 7.7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.6 6.8 6.8 6.6 6.7 6.1 5.8 5.6 5.6 6.3 7.3 8.0 8.2 7.9 7.5 5.6 169.8 8.2 7.1

YUNGAY-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-3_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTALIDIA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAFE_COGEN 31.9 34.8 35.4 38.2 36.4 35.4 37.3 36.8 41.9 43.4 41.9 40.3 40.2 42.1 47.8 44.4 45.4 47.4 45.5 44.1 42.2 42.6 42.2 43.8 981.4 47.8 40.9

CMPCLAJA_COGEN 13.9 14.2 10.8 8.1 6.7 5.4 3.3 2.1 2.6 8.7 7.8 6.9 11.1 7.7 11.8 10.8 10.7 11.4 13.6 17.1 17.5 19.9 24.1 26.2 272.4 26.2 11.4

CMPCPACIFICO_COGEN 27.7 28.6 28.4 28.9 29.4 29.4 27.5 25.9 29.0 31.6 30.2 26.9 29.0 31.6 32.5 30.0 33.6 33.2 33.0 30.9 31.9 29.4 30.3 27.9 716.8 33.6 29.9

PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSPINOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 10.0 0.0 0.0 0.0 22.0 12.0 0.9

LOSGUINDOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSGUINDOS_2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHOLGUAN_COGEN 3.8 3.9 4.4 4.5 4.0 3.8 3.1 2.5 3.3 3.2 3.1 3.0 3.5 4.3 3.7 3.8 5.5 5.9 5.8 6.1 5.9 6.0 6.5 6.8 106.3 6.8 4.4

NEWEN_PROPANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_BUTANO           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_PRO_ BUT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PETROPOWER_PET 51.5 52.0 52.0 52.5 53.0 51.5 52.0 52.0 52.5 51.0 51.5 52.0 51.5 51.0 51.0 52.0 52.0 51.0 52.0 51.0 52.5 50.5 52.5 52.5 1243.0 53.0 51.8

ESCUADRON_COGEN 11.7 11.5 11.2 11.7 9.5 11.8 8.4 10.1 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 9.2 8.0 9.7 9.7 9.7 9.7 219.9 11.8 9.2



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-04-2021 24-04-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

SANTAMARIA_CAR 364.0 365.0 365.0 365.0 364.0 365.0 365.0 366.0 366.0 367.0 366.0 365.0 363.0 363.0 364.0 364.0 366.0 366.0 366.0 366.0 367.0 366.0 367.0 367.0 8768.0 367.0 365.3

CORONEL_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORONEL_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORONEL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BOCAMINA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BOCAMINA-2 342.0 342.0 342.0 342.0 342.0 342.0 343.0 344.0 344.0 343.0 339.0 340.0 339.0 339.0 339.0 306.0 296.0 333.0 344.0 344.0 341.0 341.0 341.0 340.0 8108.0 344.0 337.8

HORCONES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARAUCO_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAUTARO-1_COGEN 25.4 25.4 25.7 25.6 25.5 25.5 25.5 25.8 25.9 25.2 24.7 24.1 25.7 26.0 25.6 25.4 22.2 20.8 21.4 24.5 25.7 25.5 25.6 26.0 598.9 26.0 25.0

LAUTARO-2_COGEN 19.9 20.4 20.1 18.5 19.6 20.2 20.3 20.5 19.9 19.7 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 17.7 18.1 18.1 17.8 18.5 20.3 20.3 20.0 20.2 462.5 20.5 19.3

VALDIVIA_COGEN 28.8 26.1 24.6 26.6 25.3 24.6 24.1 25.3 26.1 27.1 29.4 28.3 22.6 28.7 29.7 31.4 31.3 27.2 31.8 34.0 35.1 33.5 30.7 31.8 684.0 35.1 28.5

ANTILHUE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CALLECALLE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHUYACA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAPEN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 55.5 71.1 69.5 69.3 69.3 63.8 48.1 28.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 495.9 71.1 20.7

ALMENDRADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRINCAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 12.8 13.6 13.5 14.3 13.5 13.3 13.5 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.3 14.3 4.6

CALFUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DEGAN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DEGAN2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILOE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MONTEPATRIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PUNITAQUI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELMOLLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIOCRUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOMAVAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CORTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DONAJAVIERA 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.5 0.1 0.1

PMGD-ERMITANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-SEPULTURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CASABLANCA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CASABLANCA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TAPIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURAUMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DEUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CHORRILLOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TREBALMAPOCHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.2 0.9 0.0

ELNOGAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESTANCILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-COPIULEMU 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 14.9 0.7 0.6

PMGD-ELCAMPESINO1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-MIMBRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAIRENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASPAMPAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TAMM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILE_GEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ORAFTI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ENERGIA BIOBIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COELEMU 3.8 3.8 3.9 3.9 3.7 3.9 3.6 3.3 3.6 3.7 3.7 3.7 3.8 4.0 3.6 3.5 3.7 3.7 3.4 3.6 4.1 3.8 3.9 4.0 89.5 4.1 3.7

CAÑETE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRONGOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LEBU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TIRUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONTULMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSALAMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HBS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HBS_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANCALI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUITRALMAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PICOLTUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-BOLDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-MALLECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHUFKEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURACAUTIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.1 2.2 0.5 0.1

LONQUIMAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EAGON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LPLAUTARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-AROMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LPPANGUIPULLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

REY_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SOUTHERN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

WATTS-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

WATTS-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SKRETTINGOSORNO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-TAMBORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CHIFIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOS-NEGROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CAMPESINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-RAPACO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CIRUELILO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CALAFATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ALERCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MULTIEXPORT-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-04-2021 24-04-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

MULTIEXPORT-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-BLUEGATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELCANELO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SKRETTING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DANISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIOMAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SALMOFOOD-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHANGOS->CUMBRES C1 -8.3 7.9 -23.2 -11.9 -5.4 24.2 -43.5 15.5 73.1 37.9 89.5 110.5 104.8 61.5 101.2 53.2 27.1 35.8 43.9 89.0 93.3 86.0 55.8 39.6 1057.5 110.5 44.1

CHANGOS->CUMBRES C2 -10.6 5.6 -14.8 -14.1 -7.6 21.9 -45.6 13.2 70.7 35.4 87.0 107.9 102.2 59.0 98.5 50.6 24.7 33.3 41.4 86.4 90.7 83.4 53.3 37.2 1009.6 107.9 42.1

CUMBRES->CHANGOS C1 16.7 0.5 31.7 20.4 13.8 -15.8 51.7 -7.5 -65.9 -31.4 -82.8 -103.4 -97.5 -54.4 -93.7 -46.0 -20.1 -28.5 -36.3 -81.2 -85.7 -78.6 -48.4 -32.4 -874.5 51.7 -36.4

CUMBRES->CHANGOS C2 15.6 -0.7 30.5 19.2 12.6 -17.0 50.6 -8.7 -67.3 -32.5 -84.1 -104.7 -98.8 -55.6 -95.0 -47.1 -21.3 -29.6 -37.4 -82.4 -87.0 -79.7 -49.6 -33.5 -903.6 50.6 -37.7

TOTAL HORA. 6240.2 5873.9 5675.6 5495.5 5406.7 5347.2 5546.0 5439.9 5472.0 5975.5 6168.2 6295.7 6405.5 6570.9 6391.5 6330.1 6272.4 6337.0 6722.0 6893.1 6696.6 6554.2 6319.0 6042.0 146,471        

TOTAL HORA. SING 2689 2680 2600 2620 2616 2632 2540 2650 2768 2717 2847 2869 2836 2737 2782 2725 2679 2770 2880 2979 2978 2992 2927 2803 66,317          

TOTAL SEN 8930 8553 8276 8116 8023 7980 8086 8090 8240 8693 9015 9165 9242 9307 9174 9055 8951 9107 9602 9873 9675 9546 9246 8845 212,788        

CONS. PROPIOS 243 241 217 217 217 217 217 217 217 208 208 208 208 208 208 208 208 210 211 212 212 210 210 233 5,160            

CONS. PROPIOS SING 208 208 208 208 208 208 208 208 208 199 199 199 199 199 205 210 208 208 208 208 208 208 208 208 4,944            

FLUJO CHANGOS->CUMBRES -26 7 -50 -33 -20 39 -96 22 138 69 172 213 202 115 194 98 47 64 79 169 178 164 104 71 1,923            

PERDIDAS APROX. 164 147 136 128 125 125 128 128 135 157 173 182 187 192 186 177 172 176 198 213 202 193 177 159 3,963            

PERDIDAS APROX. SING 92 86 82 83 80 74 80 79 79 83 87 84 81 79 74 79 80 90 104 106 104 109 108 94 2,100            

DEMANDA APROX. 5808 5493 5273 5118 5046 5045 5106 5117 5258 5679 5960 6119 6212 6287 6192 6043 5940 6015 6392 6637 6460 6314 6035 5721 139,270        

DEMANDA APROX. SING 2415 2379 2360 2362 2348 2311 2347 2341 2342 2366 2389 2372 2354 2343 2309 2338 2345 2408 2488 2496 2487 2512 2508 2430 57,351          

HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DMAX   : 6893.1 6893



ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 

24 de abril de 2021



24-04-2021 Ultima Actualización: 24-04-2021 23:00
CMG-

Online:
91.0

Quillota_220 

kV:

CIPRESES

_sinv

DOCUMENT

OS
SS.CC.

Hora Movi. Equipo / Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

0:00 Instalación   
Requerido 

 (MW)
Operacional Combustibles Cmg Limitación Condición Comentario  del Embalse  Control Activo  

0:00 - CANUTILLAR CANUTILLAR - - - - - RE  Se declara en condición de Agotamiento - A - COLBUN -

0:00 - PEHUENCHE PEHUENCHE - - - - - RE  Se declara en condición de Agotamiento - A - ENEL GENERACION -

0:00 - RALCO RALCO - - - - - RE  Se declara en condición de Agotamiento - A - ENEL GENERACION -

0:00 - RAPEL RAPEL - - - - - RE  Se declara en condición de Agotamiento - A - ENEL GENERACION -

0:00 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR MT N - MT - OM Finaliza Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos - A - COLBUN - MT

0:00 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_B MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - MT

0:00 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_A MT N LC MT - OM Cambio de Combustible de GNL_B a GNL_A - - - COLBUN - MT

0:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX PC N LC PC - OM Cambio de Combustible de GNL_A a GNL_INFLEX - - - COLBUN - PC

0:00 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE 0 DN - FS - OM - - A - ENEL GENERACION -

0:00 - KELAR-TG1 KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A PC N LC PC - OM - - - - KELAR - -

0:00 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - -

0:00 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - -

0:00 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR PC N - PC - OM  Cancelada SDCF 33191 - - - AES GENER - -

0:10 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_B MT N LC PS - OM - - - - COLBUN -

0:18 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_B 0 DN DLC FS - OM - - - - COLBUN -

0:28 - HORNITOS-CTH HORNITOS-CTH_CAR - PO - EP PCP EP - - -

IF 

2021001194 -  

  IL 

2021000361

ENGIE - -

0:43 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_E MT N LC PS - OM - - - - ENEL GENERACION -

0:51 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_E 0 DN DLC FS - OM - - - - ENEL GENERACION -

1:00 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_A MT N LC PS - OM - - - - COLBUN -

1:10 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_E PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - PC

1:11 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR 0 DP - FS PCP OT Con faenas programadas SD 33700 - - SD 33700 AES GENER -

1:12 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_A 0 DN DLC FS - OM - - - - COLBUN -

1:35 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_E MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - MT

1:43 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

1:50 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR MT N - MT - OT No se retira por control tensión zona sur - A - COLBUN -

1:50 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_E MT N LC PS - OM - - - - ENEL GENERACION -

1:50 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - -

1:59 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_E 0 DN DLC FS - OM - - - - ENEL GENERACION -

2:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B PC N LC PC - OM Cambio de Combustible de GNL_INFLEX a GNL_B - - - COLBUN - PC

2:40 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - -

2:40 - KELAR-TG1 KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A MT N LC MT - OM - - - - KELAR - -

2:52 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B MT N LC PS - OM - - - - ENEL GENERACION - -

3:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A PC N LC PC - OM Cambio de Combustible de GNL_B a GNL_A - - - COLBUN - PC

3:00 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR PC N - PC - OM  Cancelado SD 32887 - - - AES GENER - -

3:00 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR PC N - PC - OM  Cancelado SD 32887 - - - AES GENER - -

3:01 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B 0 DN DLC FS - OM - - - - ENEL GENERACION - -

3:06 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B 250 N LC CI - OM - - - - GENERADORA METROPOLITANA -

4:06 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC - -

4:14 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B 220 N LC CI - OM - - - - GENERADORA METROPOLITANA -

4:23 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B 170 N LC CI - OM - - - - GENERADORA METROPOLITANA -

4:39 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B MT N LC MT - OM - - - - GENERADORA METROPOLITANA - MT

4:39 - LAUTARO-2 LAUTARO-2_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

4:39 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - MT

4:39 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E 250 N LC CI - OM - - - - ENEL GENERACION -

4:39 - TOCOPILLA-TG3 TOCOPILLA-TG3_GNL_A MT LF LC MT PCP OM - - -

 IL 

2020000030 

// IL 789

ENGIE - -

4:39 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - -

5:28 - RALCO-2 RALCO_sinv - DN - PP - OT Control Cota Pangue - A - ENEL GENERACION -

5:29 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - MT

5:38 - RALCO-2 RALCO_sinv MT N - MT - OT Control Cota Pangue - A - ENEL GENERACION - MT

6:00 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B MT N LC MT - OM Cambia combustible de GNL_D a GNL_B - - - ENEL GENERACION - -

6:38 - CHOLGUAN CHOLGUAN_BL1_COGEN PC N - PC - OM Disponible. Cancelado IF 1189. - - - ARAUCO - PC

6:42 - MACHICURA-1 COLBUN_sinv 0 DN - FS - RE Control Cota Machicura - - - COLBUN -

6:42 - MACHICURA-2 COLBUN_sinv 25 N - CI - RE Control Cota Machicura - - - COLBUN -

6:43 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - PC

6:43 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A PC N LC PC - OM - - - - COLBUN - PC

6:43 - LAUTARO-2 LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

6:43 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B 300 N LC CI - OM - - - - GENERADORA METROPOLITANA -

6:44 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - -

6:44 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - -

6:44 - TOCOPILLA-TG3 TOCOPILLA-TG3_GNL_A PC LF LC PC PCP OM - - -

 IL 

2020000030 

// IL 789

ENGIE - -

7:00 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

7:13 - RALCO-2 RALCO_sinv 0 DN - FS - OT Control Cota Pangue - A - ENEL GENERACION -

7:22 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B MT N LC MT - OM - - - - GENERADORA METROPOLITANA - MT

7:22 - LAUTARO-2 LAUTARO-2_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

7:22 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - MT

7:22 - TOCOPILLA-TG3 TOCOPILLA-TG3_GNL_A MT LF LC PS PCP OM - - -

 IL 

2020000030 

// IL 789

ENGIE - -

7:22 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - -

7:22 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - -

7:25 - TOCOPILLA-TG3 TOCOPILLA-TG3_GNL_A 0 DLF DLC FS PCP OM - - -

 IL 

2020000030 

// IL 789

ENGIE - MT

7:40 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B MT N LC PS - OM - - - - GENERADORA METROPOLITANA -

7:42 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E MT N LC MT - OM  Con SSCC. - - - ENEL GENERACION - MT

7:42 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - MT

7:48 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

7:48 - ESCUADRON ESCUADRON_COGEN MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000281
ESCUADRON - MT

7:48 - TOCOPILLA-U15 TOCOPILLA-U15_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000376
ENGIE - MT

8:00 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM Cambio en La Política de Precios - - - COMASA - PC

8:00 - ESCUADRON ESCUADRON_COGEN PC LF - PC PCP OM Cambio en La Política de Precios - -
IL 

2021000281
ESCUADRON -

8:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B MT N LC MT - OM Cambio de Combustible de GNL_A a GNL_B - - - COLBUN - MT

8:00 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv MT N - MT - OM  Finaliza SSCC. - N - ENEL GENERACION - MT

8:00 - MEJILLONES-CTM1 MEJILLONES-CTM1_CAR MT LF - MT PCP OM Cambio en La Política de Precios - -

IL 

2021001115 - 

 IL 

2021001083

ENGIE - MT

8:00 - MEJILLONES-CTM2 MEJILLONES-CTM2_CAR MT LF - MT PCP OM Cambio en La Política de Precios - -

IL 

2021001120 - 

 IL 

2021001089

ENGIE - MT

8:00 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A MT LF LC MT PCP OM Cambio en La Política de Precios - -
IL 

2021000915
ENGIE - MT

8:00 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B - N LC PS - OM En proceso de retiro según programa - - - ENEL GENERACION - -

8:00 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B - N LC PS - OM En proceso de retiro según programa - - - ENEL GENERACION - -

8:07 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1_GNL_B MT N LC PS - OM  F/S TV. - - - GENERADORA METROPOLITANA -

8:12 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1_GNL_B 0 DN DLC FS - OM F/S TG. - - - GENERADORA METROPOLITANA -

8:19 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B - N LC PS - OM F/S la componente TV2C - - - ENEL GENERACION - -

8:23 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR 270 LP - PC - OM Meidciones CEM - -
SI 

2021032675
AES GENER -

8:24 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B 0 DN DLC FS - OM F/S la componente TG2A - - - ENEL GENERACION - -

8:25 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B - N LC PS - OM F/S la componente TV1C - - - ENEL GENERACION - -

8:27 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX MT N LC MT - OT Control Suministro combustible. - - - COLBUN - MT

8:29 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B 0 DN DLC FS - OM F/S la componente TG1B - - - ENEL GENERACION - -

8:36 - COLBUN-1 COLBUN_sinv MT N - MT - OM  Con SSCC. - N - COLBUN - PC

8:36 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - MT

8:36 - ESCUADRON ESCUADRON_COGEN MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000281
ESCUADRON - MT



24-04-2021 Ultima Actualización: 24-04-2021 23:00
CMG-

Online:
91.0

Quillota_220 

kV:
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DOCUMENT
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Hora Movi. Equipo / Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

0:00 Instalación   
Requerido 

 (MW)
Operacional Combustibles Cmg Limitación Condición Comentario  del Embalse  Control Activo  

8:36 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

8:36 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

8:36 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000072
AES GENER - MT

8:36 - NORGENER-NTO2 NORGENER-NTO2_CAR MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

8:36 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

8:43 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR MT N - PS - OM - - A - COLBUN -

8:48 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR 0 DN - FS - OM - - A - COLBUN -

8:50 - TOTAL ERNC - -80 - - - - Inicio prorrata por Control tx Lt 220 kV Diego de Almagro - Paposo - 260 MVA - - - CDC -

8:50 - PE-TALTAL PE-TALTAL 77 N - CI - OM -  Lt 220 kV Diego de Almagro - Paposo - - ENEL GREEN POWER -

8:50 - PFV-CONEJO PFV-CONEJO 81 N - CI - OM -  Lt 220 kV Diego de Almagro - Paposo - - ENOR CHILE -

8:50 - PFV-PAMPASOLAR PFV-PAMPASOLAR 54 N - CI - OM  Lt 220 kV Diego de Almagro - Paposo

8:50 - PFV-LALACKAMA PFV-LALACKAMA 56 N - CI - OM  Lt 220 kV Diego de Almagro - Paposo -

9:13 - PFV-LALACKAMA PFV-LALACKAMA 35 LF - CI PCP OM Limitada a 35 MW - IL 202101121 -

9:20 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

9:20 - ESCUADRON ESCUADRON_COGEN PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000281
ESCUADRON -

9:20 - COLBUN-1 COLBUN_sinv PC N - PC - OM  Con SSCC. - N - COLBUN - PC

9:20 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL - DLF DLC PP PCP OM - Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos -
IL 

2021000708
CRELL -

9:20 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL - DLF DLC PP PCP OM - Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos -
IL 

2021001036
ENLASA -

9:20 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000072
AES GENER - PC

9:20 - NORGENER-NTO2 NORGENER-NTO2_CAR PC N - PC - OM - - - - AES GENER - PC

9:20 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN PC N - PC - OM - - - - AES GENER - MT

9:22 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 20 LF LC CI PCP OM Inicia Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos -
IL 

2021001036
ENLASA -

9:22 - PFV-LALACKAMA PFV-LALACKAMA 56 N - CI - OM Cancela IL 1121  Lt 220 kV Diego de Almagro - Paposo - -

9:33 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 50 LF LC CI PCP OM - Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos -
IL 

2021001036
ENLASA -

9:34 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E PC N LC PC - OM  Con SSCC. - - - ENEL GENERACION - PC

9:34 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR PC N - PC - OM - - - - AES GENER - PC

9:34 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR PC N - PC - OM - - - - AES GENER - PC

9:34 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A PC LF LC PC PCP OM - - -
IL 

2021000915
ENGIE - PC

9:40 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL PC LF LC PC PCP OM - Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos -
IL 

2021000708
CRELL -

9:53 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E MT N LC MT - OM  Con SSCC. - - - ENEL GENERACION - MT

9:53 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A MT LF LC MT PCP OM - - -
IL 

2021000915
ENGIE - MT

10:10 - COLBUN-1 COLBUN_sinv 140 N - CI - OM - - N - COLBUN -

10:10 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

10:10 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

10:10 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000072
AES GENER - MT

10:10 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

10:19 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR 120 LF - PC PCP SICF  Retrolavado de condensador - -
SICF 

2021036012
AES GENER -

10:30 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL PC LF LC PC PCP OM - Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos -
IL 

2021001036
ENLASA - PC

10:57 - COLBUN-1 COLBUN_sinv PC N - PC - OM - - N - COLBUN - PC

11:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM Cambio de Combustible de GNL_B a GNL_A - - - COLBUN - MT

11:04 - GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR 75 PO - EP PCP EP Pruebas de válvulas de turbina - -

SI 

2021028069 - 

 IL 

2021000975

AES GENER - -

11:06 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN PC N - PC - OM - - - - AES GENER - PC

11:06 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000072
AES GENER - -

11:06 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR 180 N - CI - OM - - - - AES GENER - -

11:06 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR 180 N - CI - OM - - - - AES GENER - -

12:06 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC - -

12:19 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

12:19 - COLBUN-1 COLBUN_sinv 140 N - CI - OM - - N - COLBUN -

12:19 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

12:19 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

12:19 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000072
AES GENER - MT

12:21 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

12:23 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

12:35 - ESCUADRON ESCUADRON_COGEN MT N - MT PCP OM - - -
IL 

2021000281
ESCUADRON - MT

12:35 - COLBUN-1 COLBUN_sinv MT N - PS - OM - - N - COLBUN -

12:42 - COLBUN-1 COLBUN_sinv 0 DN - FS - OM - - N - COLBUN -

12:43 - GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR PC LF - PC PCP OM Cancelada SI 28069. - -
IL 

2021000975
AES GENER - PC

13:09 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

13:09 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR 200 N - CI - OM - - -
SI 

2021032675
AES GENER -

13:09 - NORGENER-NTO2 NORGENER-NTO2_CAR MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

13:09 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM - - - - ENGIE - MT

13:09 - ANDINA-CTA ANDINA-CTA_CAR MT N - MT - OM - - - - ENGIE - MT

13:30 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR 200 LP - MT - OM Baja a 196 MW faenas programadas mediciones CEM - -
SI 

2021032675
AES GENER -

13:30 - MASISA MASISA_COGEN MT N - MT PCP OM - - -
IL 

2021001116
STS - MT

13:30 - CMPCLAJA CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE -

13:30 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
SICF 

2021036012
AES GENER - MT

13:30 - SANTAFE SANTAFE_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE -

13:30 - LICANTEN LICANTEN_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO -

13:30 - GUACOLDA-2 GUACOLDA-2_CAR MT LF - MT PCP OM - - -

IL 

2021000618 - 

 IL 

2020002409

AES GENER - MT

13:30 - GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000975
AES GENER - MT

13:30 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021001045
AES GENER - MT

13:30 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000969
AES GENER - MT

13:30 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR 200 N - CI - OM - - - - AES GENER - -

13:30 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B - DN DLC PP - OM En proceso de partida según programa - - - ENEL GENERACION - -

13:30 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B - DN DLC PP - OM En proceso de partida según programa - - - ENEL GENERACION - -

14:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX MT N LC MT - OT Cambio de combustible de GNL_A a GNL_INFLEX y control suministro - - - COLBUN - MT

14:03 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR MT PC - PC PCP TE Se queda en 96 por TE - -
SICF 

2021036012
AES GENER -

14:03 - SANTAFE SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE -

14:03 - LICANTEN LICANTEN_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

14:03 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR PC N - PC - OM - - - - AES GENER - -

14:03 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000969
AES GENER - PC

14:03 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021001045
AES GENER - PC

14:03 - GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000975
AES GENER - PC



24-04-2021 Ultima Actualización: 24-04-2021 23:00
CMG-

Online:
91.0

Quillota_220 

kV:

CIPRESES

_sinv

DOCUMENT

OS
SS.CC.

Hora Movi. Equipo / Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

0:00 Instalación   
Requerido 

 (MW)
Operacional Combustibles Cmg Limitación Condición Comentario  del Embalse  Control Activo  

14:03 - GUACOLDA-2 GUACOLDA-2_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 618 - IL 

2409
AES GENER - PC

14:24 - MASISA MASISA_COGEN PC N - PC PCP OM - - -
IL 

2021001116
STS - PC

14:24 - CMPCLAJA CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE -

14:24 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR PC LP - PC - OM CEMS - -
SI 

2021032675
AES GENER -

14:24 - ANDINA-CTA ANDINA-CTA_CAR PC N - PC - OM - - - - ENGIE - PC

14:48 - MASISA MASISA_COGEN MT N - MT PCP OM - - -
IL 

2021001116
STS - MT

14:48 - CMPCLAJA CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM SANTA FE - MT

14:48 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR MT LP - MT - OM Baja a 196 MW faenas programadas mediciones CEM - -
SI 

2021032675
AES GENER - MT

14:48 - ANDINA-CTA ANDINA-CTA_CAR MT N - MT - OM - - - - ENGIE - MT

14:58 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR MT LF - MT PCP TE Se queda en 96 por TE - -
SICF 

2021036012
AES GENER - MT

14:58 - SANTAFE SANTAFE_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

14:58 - LICANTEN LICANTEN_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

14:58 - BOCAMINA-2 BOCAMINA-2_CAR MT N - MT - OM  Con SSCC. - - - ENEL GENERACION - MT

14:58 - GUACOLDA-2 GUACOLDA-2_CAR MT LF - MT PCP OM - - -

IL 

2021000618 - 

 IL 

2020002409

AES GENER - MT

14:58 - GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000975
AES GENER - MT

14:58 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021001045
AES GENER - MT

14:58 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000969
AES GENER - MT

14:58 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR MT N - MT - OM Con SSCC. - - - AES GENER - -

14:58 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR MT N - MT - OM - - - - AES GENER - MT

15:00 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR 75 PO - EP PCP EP Pruebas de válvulas de turbina - -

SI 

2021028072 - 

 IL 

2021000969

AES GENER - -

15:00 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_GNL_B - N LC PMT - OM E/S la componente TG2A - - - ENEL GENERACION - -

15:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM Cambio de Combustible GNL_INFLEX a GNL_A. - - - COLBUN - MT

15:03 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR MT LF - MT PCP TE  Cancelada SICF  2021036012. - -
IL 

2021000930
AES GENER - MT

15:27 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B - N LC MT - OM MT, estable - - - ENEL GENERACION - -

15:34 - RALCO-2 RALCO_sinv - DN - PP - OT Control Cota  Pangue. - A - ENEL GENERACION -

15:39 - RALCO-2 RALCO_sinv MT N - MT - OT Control Cota  Pangue. - A - ENEL GENERACION - MT

15:51 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 55 LF LC CI PCP OM - Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos -
IL 

2021001036
ENLASA -

16:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B MT N LC MT - OM Cambio de combustible de GNL_A a GNL_B - - - COLBUN - MT

16:00 - HORNITOS-CTH HORNITOS-CTH_CAR MT LF - MT PCP OM Cancela IF 1194. - -
IL 

2021000361
ENGIE - MT

16:01 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B - N LC PMT - OM E/S la componente TV2C - - - ENEL GENERACION - -

16:22 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 40 LF LC CI PCP OM - Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos -
IL 

2021001036
ENLASA -

16:34 - TOTAL ERNC - - - - - - Finaliza prorrata por Control tx Lt 220 kV Diego de Almagro - Paposo - 260 MVA - - - CDC -

16:42 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR MT N - MT - OM Queda en 196 MW por TE, cancelada SI 2021032675. - - - AES GENER - MT

16:42 - COLBUN-1 COLBUN_sinv - DN - PP - OT  Con SSCC. - N - COLBUN -

16:44 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv - DN - PP - OT  Con SSCC. - N - ENEL GENERACION -

16:44 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv - DN - PP - OT  Con SSCC. - N - ENEL GENERACION -

16:50 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv MT N - MT - OT  Con SSCC. - N - ENEL GENERACION - MT

16:50 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv MT N - MT - OT  Con SSCC. - N - ENEL GENERACION - MT

16:52 - COLBUN-1 COLBUN_sinv MT N - MT - OT  Con SSCC. - N - COLBUN - MT

16:58 - LAUTARO-2 LAUTARO-2_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

16:58 - BOCAMINA-2 BOCAMINA-2_CAR PC N - PC - OM - - - - ENEL GENERACION - PC

16:58 - LICANTEN LICANTEN_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

16:58 - SANTAFE SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

16:58 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000930
AES GENER -

16:58 - CMPCLAJA CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

16:58 - MASISA MASISA_COGEN PC N - PC PCP OM - - -
IL 

2021001116
STS - PC

16:58 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR PC N - PC - OM - - - - AES GENER - PC

16:58 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

16:58 - ESCUADRON ESCUADRON_COGEN PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000281
ESCUADRON - PC

16:58 - COLBUN-1 COLBUN_sinv PC N - PC - OM  Con SSCC. - N - COLBUN - PC

16:58 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR PC N - PC - OM - - - - AES GENER - PC

16:58 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR PC N - PC - OM - - - - AES GENER - PC

16:58 - GUACOLDA-2 GUACOLDA-2_CAR PC LF - PC PCP OM - - -

IL 

2021000618 - 

 IL 

2020002409

AES GENER - PC

16:58 - GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000975
AES GENER - PC

16:58 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021001045
AES GENER - PC

16:58 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000969
AES GENER - PC

16:58 - ANDINA-CTA ANDINA-CTA_CAR PC N - PC - OM - - - - ENGIE - PC

16:58 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A PC N LC PC - OM - - - - ENGIE - PC

16:58 - HORNITOS-CTH HORNITOS-CTH_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000361
ENGIE - PC

16:58 - NORGENER-NTO2 NORGENER-NTO2_CAR PC N - PC - OM - - - - AES GENER - PC

17:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM Cambio de Combustible de GNL_B a GNL_A con SSCC: - - - COLBUN - MT

17:03 - RALCO-2 RALCO_sinv MT N - PS - OT Control Cota  Pangue. - A - ENEL GENERACION -

17:03 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN PC N - PC - OM - - - - AES GENER - PC

17:03 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E PC N LC PC - OM  Con SSCC. - - - ENEL GENERACION - PC

17:03 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E PC N LC PC - OM  Con SSCC. - - - ENEL GENERACION - PC

17:03 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000072
AES GENER - PC

17:03 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR PC N - PC - OM - - - - AES GENER - PC

17:03 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR PC N - PC - OM - - - - AES GENER - PC

17:03 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A PC LF LC PC PCP OM - - -
IL 

2021000915
ENGIE - PC

17:03 - MEJILLONES-CTM2 MEJILLONES-CTM2_CAR PC LF - PC PCP OM - - -

IL 

2021001120 - 

 IL 

2021001089

ENGIE - PC

17:03 - TOCOPILLA-TG3 TOCOPILLA-TG3_GNL_A MT LF LC MT PCP OM E/S - -

IL 

2020000030 - 

 IL 

2021000789

ENGIE - -

17:07 - RALCO-2 RALCO_sinv 0 DN - FS - OT Control Cota  Pangue. - A - ENEL GENERACION -

17:13 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_E - DN DLC PP - OM - - - - ENEL GENERACION -

17:13 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_E - DN DLC PP - OM  Con SSCC. - - - ENEL GENERACION -

17:25 - LAUTARO-2 LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

17:25 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A PC N LC PC - OM  Con SSCC. - - - COLBUN - PC

17:25 - MEJILLONES-CTM1 MEJILLONES-CTM1_CAR PC LF - PC PCP OM - - -

IL 

2021001115 - 

 IL 

2021001083

ENGIE - PC

17:25 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - -
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17:25 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - -

17:25 - TOCOPILLA-U15 TOCOPILLA-U15_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000376
ENGIE - PC

17:25 - TOCOPILLA-TG3 TOCOPILLA-TG3_GNL_A PC LF LC PC PCP OM - - -

IL 

2020000030 - 

 IL 

2021000789

ENGIE - -

17:25 - KELAR-TG1 KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A PC N LC PC - OM - - - - KELAR - -

17:27 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR - DN - PP - OM - - A - COLBUN -

17:27 - RAPEL-2 RAPEL - DN - PP - OM - - A - ENEL GENERACION -

17:27 - RAPEL-4 RAPEL - DN - PP - OM - - A - ENEL GENERACION -

17:27 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR - DN - PP - OM - - A - COLBUN -

17:28 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_B - DN DLC PP - OM Disponibilidad de GNL_B - - - COLBUN -

17:28 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_B - DN DLC PP - OM Disponibilidad de GNL_B - - - COLBUN -

17:29 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B - DN DLC PP - OM - - - - ENEL GENERACION - -

17:31 - RAPEL-2 RAPEL PC N - PC - OM - - A - ENEL GENERACION - PC

17:31 - RAPEL-4 RAPEL PC N - PC - OM - - A - ENEL GENERACION - PC

17:32 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR PC N - PC - OM - - A - COLBUN - PC

17:34 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE - DN - PP - OM - - A - ENEL GENERACION -

17:34 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE - DN - PP - OM - - A - ENEL GENERACION -

17:35 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR PC LF - PC PCP OM Cancelada SI 28072. - -
IL 

2021000969
AES GENER - PC

17:37 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL MT LF LC PS PCP OM - Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos -
IL 

2021001036
ENLASA -

17:39 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_E - N LC PMT - OM  Sincronizada - - - ENEL GENERACION -

17:40 - RAPEL-3 RAPEL - DN - PP - OM - - A - ENEL GENERACION -

17:40 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

17:43 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B - N LC PMT - OM E/S - - - ENEL GENERACION - MT

17:44 - RAPEL-3 RAPEL PC N - PC - OM - - A - ENEL GENERACION - PC

17:44 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 0 DLF DLC FS PCP OM - Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos -
IL 

2021001036
ENLASA -

17:44 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - MT - OT  Con SSCC. - A - ENEL GENERACION - MT

17:46 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

17:47 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL MT LF LC PS PCP OM Finaliza Ctx Lt 220 kV Cautín - Ciruelos - -
IL 

2021000708
CRELL -

17:47 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_E MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - MT

17:48 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_B - N LC PMT - OM  Sincronizada - - - COLBUN -

17:50 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_E PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - PC

17:50 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - MT - OT  Con SSCC. - A - ENEL GENERACION - MT

17:50 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv PC N - PC - OM  Con SSCC. - N - ENEL GENERACION - PC

17:50 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

17:50 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv PC N - PC - OM  Con SSCC. - N - ENEL GENERACION - PC

17:51 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B PC N LC PC - OM MT, estable - - - ENEL GENERACION - PC

17:52 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_B - N LC PMT - OM  Sincronizada - - - COLBUN -

17:55 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_B - N LC MT - OM  Sincronizada - - - COLBUN -

17:57 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_B - N LC MT - OM  Sincronizada - - - COLBUN -

18:00 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX PC N LC PC - OM  Finaliza SSCC y por disponiblilidad de combustible. - - - COLBUN - PC

18:00 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL 0 DLF DLC FS PCP OM - - -
IL 

2021000708
CRELL -

18:00 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D PC N LC PC - OM Cambio de combustible de GNL_B a GNL_D - - - ENEL GENERACION - -

18:04 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR PC LP - PC - OT Mediciones de Material Particulado en Chimenea - -
SI 

2021032888
AES GENER - PC

18:04 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR PC LP - PC - OT Mediciones de Material Particulado en Chimenea - -
SI 

2021032889
AES GENER - PC

18:09 - RAPEL-2 RAPEL MT N - MT - OT Control Cota  - A - ENEL GENERACION - MT

18:09 - RAPEL-4 RAPEL MT N - MT - OT Control Cota  - A - ENEL GENERACION - MT

18:15 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_E - N LC PMT - OM  Sincronizada - - - ENEL GENERACION -

18:18 - TENOGAS TENOGAS_GLP - DN DLC PP - OM - Ctx Sistema 154 kV - - ENLASA -

18:21 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_E PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - PC

18:23 - RAPEL-2 RAPEL MT N - PS - OT Control Cota  - A - ENEL GENERACION -

18:24 - TENOGAS TENOGAS_GLP PC N LC PC - OM Inicia Ctx Sistema 154 kV Ctx Sistema 154 kV - - ENLASA - PC

18:25 - RAPEL-2 RAPEL 0 DN - FS - OT - - A - ENEL GENERACION -

18:39 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_B PC N LC PC - OM - - - - COLBUN - PC

18:39 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_B PC N LC PC - OM - - - - COLBUN - PC

18:39 - CMPCPACIFICO CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

18:39 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE 145 N - CI - OM  Con SSCC. - A - ENEL GENERACION -

18:39 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE 145 N - CI - OM  Con SSCC. - A - ENEL GENERACION -

18:42 - LOSPINOS LOSPINOS_DIESEL - DN DLC PP - OM - - - - COLBUN -

18:42 - CMPCCORDILLERA CMPCCORDILLERA_GNL_A - DRO DLC PP - OM - - - - SANTA FE -

18:44 - RAPEL-4 RAPEL PC N - PC - OM - - A - ENEL GENERACION -

18:44 - RAPEL-2 RAPEL - DN - PP - OM - - A - ENEL GENERACION -

18:44 - RAPEL-5 RAPEL - DN - PP - OM - - A - ENEL GENERACION -

18:47 - RAPEL-5 RAPEL PC N - PC - OM - - A - ENEL GENERACION - PC

18:48 - RAPEL-2 RAPEL PC N - PC - OM - - A - ENEL GENERACION - PC

19:04 - TENOGAS TENOGAS_GLP MT N LC PS - OM Finaliza Ctx Sistema 154 kV - - - ENLASA -

19:10 - LOSPINOS LOSPINOS_DIESEL MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - MT

19:12 - TENOGAS TENOGAS_GLP 0 DN DLC FS - OM - - - - ENLASA -

19:21 - CMPCCORDILLERA CMPCCORDILLERA_GNL_A MT N LC MT - OM - - - - SANTA FE - MT

19:48 - RAPEL-5 RAPEL 0 DN - FS - OM - - A - ENEL GENERACION -

19:50 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR MT N - MT - OM - - A - COLBUN - MT

19:55 - RAPEL-3 RAPEL 0 DN - FS - OM - - A - ENEL GENERACION -

20:10 - RAPEL-4 RAPEL 0 DN - FS - OM - - A - ENEL GENERACION -

20:29 - CMPCCORDILLERA CMPCCORDILLERA_GNL_A MT N LC PS - OM - - - - SANTA FE -

20:31 - RAPEL-2 RAPEL 0 DN - FS - OM - - A - ENEL GENERACION -

20:35 - RALCO-2 RALCO_sinv - DN - PP - OT Control Cota Pangue - A - ENEL GENERACION -

20:35 - LOSPINOS LOSPINOS_DIESEL MT N LC PS - OM - - - - COLBUN -

20:36 - CMPCCORDILLERA CMPCCORDILLERA_GNL_A 0 DN DLC FS - OM - - - - SANTA FE -

20:36 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_B MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - MT

20:38 - LOSPINOS LOSPINOS_DIESEL 0 DN LC FS - OM - - - - COLBUN -

20:40 - RALCO-2 RALCO_sinv MT N - MT - OT Control Cota Pangue - A - ENEL GENERACION - MT

20:51 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_B MT N LC PS - OM - - - - COLBUN -

20:56 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_B MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - MT

21:00 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_B 0 DN DLC FS - OM - - - - COLBUN -

21:34 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_B PC N LC PC - OM - - - - COLBUN - PC

21:35 - RALCO-2 RALCO_sinv 0 DN - FS - OT Control Cota Pangue - A - ENEL GENERACION -

22:18 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR - PO - EP - OT Sincronizada en pruebas. - - SD 33700 AES GENER -

22:40 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE 0 DN - FS - OM - - A - ENEL GENERACION -

22:59 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_B MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - MT

23:56 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR MT LP - MT PCP OT Con faenas programadas  SI 33703. Cancelada SD 33700. - - SI 33703 AES GENER - MT

23:59 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR 0 DN - FS - OM - - A - COLBUN -

23:59 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC

23:59 - - - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - -











































ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 24 de abril 

de 2021



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-05-2021 22:26:37

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 83

Total registros Subestacion: 43

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
SubEstación Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021034376 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ACCIONA ENERGÍA CHILE Intervención Origen Interno Programada

S/E MALGARIDA I 

[En_Revision]
MALGARIDA 220/33KV 220MVA T1

Análisis Cromatográfico 

de Aceite de 

Transformador

0
Se realizará el retiro de la primera muestra de aceite del transformador para análisis 

físico-químico y cromatógrafo.

El riesgo del trabajo es bajo manteniendo las medidas de 

seguridad propias de Acciona-

El retiro de aceite se realiza con equipo energizado para ello se delimitará la zona de 

trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 07:00 24-04-21 22:00 24-04-21 07:14 24-04-21 17:35

2021032726 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

AELA EOLICA 

LLANQUIHUE SpA
Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E AURORA S/E CENTRAL AURORA JT

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Pruebas de conductores en circuito 1 del nuevo seccionamiento 220 kV Rahue - Puerto 

Montt (secuencia de fases, resistencia ohmnica y resistencia de aislamiento). Trabajos 

ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: no reconectar 52J1 Tap Off Aurora.

El riesgo del trabajo es bajo.

Pruebas de conductores en circuito 1 del nuevo seccionamiento 220 kV Rahue - Puerto 

Montt (secuencia de fases, resistencia ohmnica y resistencia de aislamiento). Trabajos 

ejecutados por Transelec. Condiciones requeridas: no reconectar 52J1 Tap Off Aurora.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:49 24-04-21 18:09

2021028662 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AES GENER Intervención

Origen 

Externo
Programada

S/E ANDES (AES 

GENER)

BA S/E ANDES 220KV-BP1

BA S/E ANDES 220KV-BP2

BA S/E ANDES 23KV ( BESS )

Obras Civiles 0
Proyecto Sol de Lila, Paño de conexión 220 kV:  Trabajos Generales de Obras Civiles en 

Isla.
Riesgo bajo ya que se toman medidas de seguridad

S/E Andes 220 kV:  Señalizar y No Reconectar: 25203, 25204, 25205, 25206, 25207, 

25208, 25210.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 07:00 24-04-21 20:00 24-04-21 08:07 24-04-21 18:47

2021030805 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CERRO DOMINADOR CSP 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada

S/E CERRO 

DOMINADOR
S/E CERRO DOMINADOR JT1 Otro Tipo de Trabajo 0

Pruebas previas a la energización del transformador T1 de S/E Cerro Dominador: 1.- 

maniobras y disparos al interruptor 52JT1 De la S.E. Cerro Dominador, de acuerdo a la 

matriz de disparos definida en el diagrama esquemático (186-PLN-SIE-026-N1-0220004-

0)  2.- inyecciones de señales analógicas desde los TI´s y TT´s hacia los equipos de 

protección y de control del paño JT1. Condiciones requeridas: Abierto y en modo local 

89JT1-1 de S/E Cerro Dominador. Bloqueo de disparo del paño JT1 hacia la protección 

diferencial de barra. Trabajos no consideran energización del transformador.

El riesgo del trabajo es bajo.

Pruebas previas a la energización del transformador T1 de S/E Cerro Dominador: 1.- 

maniobras y disparos al interruptor 52JT1 De la S.E. Cerro Dominador, de acuerdo a la 

matriz de disparos definida en el diagrama esquemático (186-PLN-SIE-026-N1-0220004-

0)  2.- inyecciones de señales analógicas desde los TI´s y TT´s hacia los equipos de 

protección y de control del paño JT1. Condiciones requeridas: Abierto y en modo local 

89JT1-1 de S/E Cerro Dominador. Bloqueo de disparo del paño JT1 hacia la protección 

diferencial de barra. Trabajos no consideran energización del transformador.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 20:00 24-04-21 08:12 24-04-21 19:27

2021034932 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada S/E LA PALMA S/E LA PALMA Alambrado de control 0

Se realizará desconexión del transformador de SSAA por trabajos sobre tablero 

general de SSAA por futuro proyecto de aumento de potencia.
Bajo riesgo para las instalaciones de CGE.

Tanto para la apertura como cierre de los desconectadores fusibles se requiere orden 

de precaución sobre la barra de MT no reconectar interruptor 52CT1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 12:00 24-04-21 18:00 24-04-21 12:32 24-04-21 18:00

2021034779 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada S/E CHACAHUIN S/E CHACAHUIN CT2 Otro Tipo de Trabajo 0

Se requiere precaución sobre barra de MT no reconectar interruptor 52CT2 general de 

MT del transformador N°2, por energización del transformador N°1 de 66/15kV 

13,3MVA por intermedio del cierre del interruptor 52CT1 quedando energizado en 

vacío por una hora por condición operacional, luego se desenergizará para ser 

conectado por el lado de 66kV de acuerdo a SD 2021034800. Trabajos relacionados 

con SD2021034308 por mantenimiento al transformador N°2 de SE Chacahuín.

Riesgo controlado por parte de CGE. Sin comentarios adicionales.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 10:00 24-04-21 11:00 24-04-21 10:38 24-04-21 11:27

2021034435 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada S/E CHACAHUIN S/E CHACAHUIN B1 Otro Tipo de Trabajo 0

Bloqueo de reconexión automática del interruptor 52B1 asociado a la línea de 66kV 

Chacahuín - Ancoa por maniobras operacionales por cierre del desconetador 89BT1 

para energizar el transformador N°1 66/15kV 13,3 MVA. Está relacionada con SD 

2021034800.

Riego controlado por CGE.
El bloqueo de la reconexión automática del interruptor se solicitará sólo para las 

maniobras operacionales.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 11:00 24-04-21 12:00 24-04-21 11:05 24-04-21 11:27

2021033215 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada S/E TOCOPILLA

BA S/E TOCOPILLA 23KV

BA S/E TOCOPILLA 5KV
Lavado de Aislación 0

Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes 

desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos).
Trabajo presenta bajo nivel de riesgo.

Condiciones Operacionales: 52D Abierto de S/E Central Tocopilla (Micro corte de 3 

minutos). Abierto 52E26, 52E27 en S/E Tocopilla(Micro corte de 3 minutos).
Consumo Regulado CGE ninguno 24-04-21 07:00 24-04-21 07:03 24-04-21 07:00 24-04-21 07:03

2021032685 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada S/E QUIANI Otro Tipo de Trabajo 0 Supervisión de SCADA para las pruebas GIS y futura energización parcial de S/E Quiani. Trabajo presenta bajo nivel de riesgo. Condiciones Operacionales: Ninguna.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 20:00 24-04-21 08:45 30-04-21 16:42

2021032334 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada TAP OFF QUIANI S/E TAP OFF QUIANI B1 Otro Tipo de Trabajo 0

Carga de Ajustes en Protección de SSEE Tap Off Quiani. Según estudio  ECAP P18011-

ES-EL-001.
Trabajo presenta bajo nivel de riesgo. Condiciones Operacionales: Ninguna.

No tiene consumo 

afectado

modificacion_protecci

on
24-04-21 08:30 24-04-21 17:30 24-04-21 09:34 24-04-21 17:00

2021031676 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada S/E LA PALMA S/E LA PALMA C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Por trabajos de poda en distribución, se requiere bloqueo reconexión automática del 

52C1 alimentador Orilla de Maule S/E La Palma, general MT y único alimentador del T1 

de la S/E.

Riesgo controlado en linea de MT. Por trabajos  de distribución de poda y roce en linea de MT.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 07:30 24-04-21 13:30 24-04-21 10:07 24-04-21 16:19

2021031131 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada S/E QUIANI

S/E QUIANI 13.8KV BP1

S/E QUIANI 66KV BP1

S/E QUIANI BL

S/E QUIANI CT1

S/E QUIANI CT2

S/E QUIANI CT

S/E QUIANI BT1

S/E QUIANI BT2

S/E QUIANI SS/AA N°1

S/E QUIANI BT3

S/E QUIANI B1

S/E QUIANI BR

S/E QUIANI CT3

S/E QUIANI 66KV BT

Otro Tipo de Trabajo 0
Energización y puesta en servicio de Sala GIS y Transformadores. Se realizaran 

pruebas en  GIS y en transformadores N°1, N°2 y N°3.
Trabajo presenta bajo nivel de riesgo.

Observaciones: Consumos de Subestación Quiani, estarán transferidos según SD CEN 

N° 2021030667.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 25-04-21 20:00 24-04-21 12:24 26-04-21 08:01

2021033529 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN GABRIELA 

MISTRAL

Desconexión Origen Interno Programada S/E GABY S/E GABY JT1 Otro Tipo de Trabajo 0
Intervención paño transformador principal número 1  220/23kV S/E Gaby para 

chequeo de control, pruebas de control y accionamientos 621-TF-001

Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para 

un trabajo seguro

Se requieren las siguientes condiciones operacionales:

En S/E Gaby, condición requerida abiertos 52JT1, 89JT1,  89JT1-1T y 89JT1-2T y a 

disposición del Jefe de Faena

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 10:00 25-04-21 18:00 24-04-21 12:48 25-04-21 18:21

2021032884 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
COLBUN Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS BA S/E LOS MAQUIS 220KV B1-1 (AIS) Otro Tipo de Trabajo 0

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en 

servicio de la nueva diferencial de barra de 220kV 87B-REB500 de la GIS. Con esto se 

cancelara el SIGO-2021030344, ya que la nueva protección de barra 87B rele ABB 

REB500 entrara en servicio. 

Para esto se energizara el paño J5(LAT 220kV Circuito 1) , paño J6(LAT 220kV Cto. 2) y 

paño J7(ATR) con este se probara la nueva 87B REB500 barra de 220kV con barra 1 

energizada y con carga y barra 2  energizada y con carga.

Riesgo bajo, se ha probado la 87B REB500 GIS, con cada 

paño que ha entrado en servicio paños J1-J5/J2-J6/J7-J8.

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en 

servicio de la nueva diferencial de barra de 220kV 87B-REB500 de la GIS. Con esto se 

cancelara el SIGO-2021030344, ya que la nueva protección de barra 87B rele ABB 

REB500 entrara en servicio. 

Para esto se energizara el paño J5(LAT 220kV Circuito 1) , paño J6(LAT 220kV Cto. 2) y 

paño J7(ATR) con este se probara la nueva 87B REB500 barra de 220kV con barra 1 

energizada y con carga y barra 2  energizada y con carga.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 25-04-21 20:00 24-04-21 08:46 26-04-21 23:58

2021032883 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
COLBUN Desconexión

Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS J4 Otro Tipo de Trabajo 0

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se necesita la línea de 220kV 

Los Maquis - Cordillera, con esto se realizara lo siguiente: Trabajos de control, 

protecciones y pruebas: Desenergización de relés de protección D60-LD0 sistema 1-2. - 

Desalambrado y alambrado de ramas de apertura-cierre incorporando trip y bloqueo 

de nueva 87B-220kV GIS (REB500), deselambrado y alambrado 89J4-1, 89J4-2 para 

incorporarlos a la nueva 87B-GIS-REB500, Alambrado de potenciales desde TT.PP 

barra 220kV(existente) hacia REB500(87B GIS) paño J4- Desalambrado y alambrado de 

corrientes de TT.CC paño J4 hacia REB500(87B GIS). - Verificaciones y pruebas de 

aperturas-trip-cierre-bloqueos desde equipos REB500 paño J1., pruebas de 

inyecciones de corriente paño J4 hacia 87B-GIS. Puesta en servicio paño J4 integrado a 

la nueva 87B de 220kV GIS(REB500). Pruebas con nueva 87B-REB500 y pruebas con 

nueva 87T(RET670 S1-S2) usando el paño J7-J5-J6.

Riesgo bajo, se aprovechara que la línea de 220kV Los 

Maquis-Cordillera, esta desenergizada y además en S/E Los 

Maquis se bloqueara la 50BF del paño J4 hacia la 87B(la 

cuales esta deshabilitada por proyecto NUP1004)

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se necesita la línea de 220kV 

Los Maquis - Cordillera, con esto se realizara lo siguiente: Trabajos de control, 

protecciones y pruebas: Desenergización de relés de protección D60-LD0 sistema 1-2. - 

Desalambrado y alambrado de ramas de apertura-cierre incorporando trip y bloqueo 

de nueva 87B-220kV GIS (REB500), Alambrado de potenciales desde TT.PP barra 

220kV(existente) hacia REB500(87B GIS) paño J4- Desalambrado y alambrado de 

corrientes de TT.CC paño J4 hacia REB500(87B GIS). - Verificaciones y pruebas de 

aperturas-trip-cierre-bloqueos desde equipos REB500 paño J1., pruebas de 

inyecciones de corriente paño J4 hacia 87B-GIS. Puesta en servicio paño J4 integrado a 

la nueva 87B de 220kV GIS(REB500). Pruebas con nueva 87B-REB500 y pruebas con 

nueva 87T(RET670 S1-S2) usando el paño J7-J5-J6.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 25-04-21 20:00 24-04-21 08:45 26-04-21 23:58

2021032882 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
COLBUN Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS S/E LOS MAQUIS J4 Otro Tipo de Trabajo 0

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en 

servicio del paño J4 incorporado a la nueva diferencial de barra de 220kV 87B-REB500 

de la GIS.

Riesgo bajo.

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en 

servicio del paño J4 incorporado a la nueva diferencial de barra de 220kV 87B-REB500 

de la GIS.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 25-04-21 20:00 24-04-21 08:46 26-04-21 21:28

2021032975 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
COLBÚN TRANSMISIÓN Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E LOS MAQUIS LOS MAQUIS 220/110/12KV 95MVA Otro Tipo de Trabajo 0

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en 

servicio de la nueva diferencial de barra de 220kV 87B-REB500 de la GIS. Con esto se 

cancelara el SIGO-2021030344, ya que la nueva protección de barra 87B rele ABB 

REB500 entrara en servicio. Para esto se energizara el paño J5(LAT 220kV Circuito 1) , 

paño J6(LAT 220kV Cto. 2) y paño J7(ATR) con este se probara la nueva 87B REB500 

barra de 220kV con barra 1 energizada y con carga y barra 2 energizada y con carga. 

Además se probara la nueva 87T-ATR, usando la barra 2 de 220kV con carga

Riesgo bajo, se ha probado la 87B REB500 GIS, con cada 

paño que ha entrado en servicio paños J1-J5/J2-J6/J7-J8.

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en 

servicio de la nueva diferencial de barra de 220kV 87B-REB500 de la GIS. Con esto se 

cancelara el SIGO-2021030344, ya que la nueva protección de barra 87B rele ABB 

REB500 entrara en servicio. Para esto se energizara el paño J5(LAT 220kV Circuito 1) , 

paño J6(LAT 220kV Cto. 2) y paño J7(ATR) con este se probara la nueva 87B REB500 

barra de 220kV con barra 1 energizada y con carga y barra 2 energizada y con carga. 

Además se probara la nueva 87T-ATR, usando la barra 2 de 220kV con carga

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 25-04-21 20:00 24-04-21 08:46 26-04-21 23:59

2021034969 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENEL DISTRIBUCIÓN Intervención Origen Interno Programada S/E ALTO JAHUEL Otro Tipo de Trabajo 0

Se realizara el mantenimiento preventivo a UTR SDAC. Además se realizara el respaldo 

de las configuraciones actuales.
No presenta riesgos para el sistema

Trabajos provocan pérdidas de comunicación entre la subestación y el centro de 

control por 30 minutos,  durante la ventana de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 09:00 24-04-21 18:00 24-04-21 11:23 24-04-21 12:31

2021034966 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENEL DISTRIBUCIÓN Intervención Origen Interno Programada S/E RENCA Otro Tipo de Trabajo 0 Se realizara Revisión de configuración de UTR. No presenta riesgos para el sistema

Trabajos provocan pérdidas de comunicación entre la subestación y el centro de 

control por 30 minutos,  durante la ventana de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 09:00 24-04-21 18:00 24-04-21 09:10 24-04-21 10:24

2021033522 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL GREEN POWER 

CHILE
Intervención Origen Interno Programada S/E MULCHEN S/E MULCHEN J7 Lavado de Aislación 0

No reconectar 52J7, por trabajos programados de Enel Green Power. Lavado de 

aislación a equipos energizados de SE 220kV Parque Eólico Renaico, línea 220kV 

Parque Eólico Renaico - Mulchén y paño J7 de SE Mulchén.

Nivel de riesgo bajo. De acuerdo a las normas de seguridad.

No reconectar 52J7, por trabajos programados de Enel Green Power. Lavado de 

aislación a equipos energizados de SE 220kV Parque Eólico Renaico, línea 220kV 

Parque Eólico Renaico - Mulchén y paño J7 de SE Mulchén.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 19:00 24-04-21 08:11 24-04-21 16:36

2021034995 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE
Intervención Origen Interno Programada S/E FLORIDA

BA S/E FLORIDA 110KV BP1

BA S/E FLORIDA 110KV BA1

BA S/E FLORIDA 12KV

Otro Tipo de Trabajo 0 Lavado de Aislación en Media y Alta Tensión con líneas energizadas en la Subestación Riesgo de operación de elemento en lavado.

Frente a una operación automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con el 

Coordinador Eléctrico Nacional. Mientras duran los trabajos se deshabilitada la TT/AA 

AT kV.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 10:00 24-04-21 18:00 24-04-21 09:26 24-04-21 14:47

2021034187 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE
Desconexión Origen Interno Programada S/E LA DEHESA

BA S/E LA DEHESA 110KV BP1 

[En_Revision]

BA S/E LA DEHESA 12KV BA1

BA S/E LA DEHESA 12KV BA2

Otro Tipo de Trabajo 0
Realiza desconexión de las Barra señaladas para conectar y poner en servicio el 

Transformador de poder N°5 - 50 MVA  y celdas 12 kV
Trabajos sin riesgos para el sistema Trabajos enmarcados en proyecto de ampliación de S/E La dehesa, NUP 891

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 23:00 25-04-21 12:00 25-04-21 00:00 25-04-21 05:37

2021034181 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE
Desconexión Origen Interno Programada S/E PAJARITOS PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 2 Otro Tipo de Trabajo 0

Mantenimiento Preventivo a Interruptor 110 kV de Transformador  N°2 y Revisión de 

Cambiador de taps bajo carga del Transformador N°2
No presenta riesgos para el sistema.

Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se 

informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la 

normalización del servicio.  Carga será abastecida por Media tensión y por el 

Transformador N°1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 06:00 24-04-21 21:00 24-04-21 09:57 24-04-21 21:30

2021033224 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Desconexión

Origen 

Externo
Programada

S/E CENTRAL 

TOCOPILLA

S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV - 

ALIMENTADOR ELECDA
Lavado de Aislación 0 lavado de aislación de paño alimentador Elecda

Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad, para 

un trabajo seguro.
CONDICIONES REQUERIDAS: Abierto 52D2 paño Elecda.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 07:00 24-04-21 07:03 24-04-21 07:00 24-04-21 07:03

2021034358 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE Desconexión

Origen 

Externo
Programada

S/E NUEVA PAN DE 

AZUCAR

CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 

50 MVAR
Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos de Puesta en Servicio SVC Nueva Pan de Azúcar. Trabajos asociados a 

solicitud N°2021034357.

Prueba de Post comisionamiento correspondiente a TEST 4-5  Energización de MSR2 

(100MVAR) +Convertidor 1  EZ en Modo Corriente.

Condición de SVC (Convertidor 1 y MSR 2) en modo FQM (Manual) a -50 MVAR, para 

optimizar control a través de conexiones y desconexiones del MSR 2. El MSR 2 será 

operado en múltiples ocasiones.

El convertidor y MSR 2 estarán en funcionamiento por 3 horas en total durante la 

prueba.

Influencia en barra 500KV : -150 MVAR a 1 p.u. mientras dure la prueba, durante 

conexión de MSR (transitorios mientras el FQM regule a -50MVAR). Se requiere 

mantener condiciones de voltaje de red lo mas cercano al voltaje nominal de 500 KV.

Una vez finalizadas las pruebas, el SVC quedará fuera de servicio y el TR-3 quedará 

desenergizado al igual que paños K3 y K2 de 500KV para la siguientes trabajos de 

inspección visual.

En caso de presentarse falla durante Energización, hay 

riesgo de disparo sobre interruptores 52K2 y 52K3.

Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de 

Azucar:

Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-1T abierto.

Desconectador 89K2-2T abierto.

Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K3-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K3-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. 

Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. 

Desconectador 89K3-4 cerrado.

Desconectador 89K3-5 abierto y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89K3-1T-1 abierto.

Desconectador 89K3-1T-2 abierto.

Desconectador 89K3-2T abierto.

Desconectador 89K3-3T abierto.

Interruptores 52E1Z abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E1Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E1Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena.

Interruptores 52E2Z abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E2Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E2Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E-1 cerrado.

Desconectador 89E-2 abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E-5 cerrado

Desconectador 89EBA-T abierto.

Desconectador 89EZ-1 cerrado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 23:00 25-04-21 03:00 24-04-21 22:29 25-04-21 01:31



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-05-2021 22:26:37

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 83

Total registros Subestacion: 43

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
SubEstación Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021034357 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE Desconexión

Origen 

Externo
Programada

S/E NUEVA PAN DE 

AZUCAR

S/E NUEVA PAN DE AZUCAR E2Z 

[En_Revision]
Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos de Puesta en Servicio SVC Nueva Pan de Azúcar. Trabajos asociados a 

solicitud N°2021034358.

Prueba de Post comisionamiento correspondiente a TEST 4-5  Energización de MSR2 

(100MVAR) +Convertidor 1  EZ en Modo Corriente.

Condición de SVC (Convertidor 1 y MSR 2) en modo FQM (Manual) a -50 MVAR, para 

optimizar control a través de conexiones y desconexiones del MSR 2. El MSR 2 será 

operado en múltiples ocasiones.

El convertidor y MSR 2 estarán en funcionamiento por 3 horas en total durante la 

prueba.

Influencia en barra 500KV : -150 MVAR a 1 p.u. mientras dure la prueba, durante 

conexión de MSR (transitorios mientras el FQM regule a -50MVAR). Se requiere 

mantener condiciones de voltaje de red lo mas cercano al voltaje nominal de 500 KV.

Una vez finalizadas las pruebas, el SVC quedará fuera de servicio y el TR-3 quedará 

desenergizado al igual que paños K3 y K2 de 500KV para la siguientes trabajos de 

inspección visual.

En caso de presentarse falla durante Energización, hay 

riesgo de disparo sobre interruptores 52K2 y 52K3.

Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de 

Azucar:

Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-1T abierto.

Desconectador 89K2-2T abierto.

Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K3-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K3-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. 

Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. 

Desconectador 89K3-4 cerrado.

Desconectador 89K3-5 abierto y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89K3-1T-1 abierto.

Desconectador 89K3-1T-2 abierto.

Desconectador 89K3-2T abierto.

Desconectador 89K3-3T abierto.

Interruptores 52E1Z abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E1Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E1Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena.

Interruptores 52E2Z abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E2Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E2Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E-1 cerrado.

Desconectador 89E-2 abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E-5 cerrado

Desconectador 89EBA-T abierto.

Desconectador 89EZ-1 cerrado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 23:00 25-04-21 03:00 24-04-21 22:29 25-04-21 01:31

2021034327 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE Desconexión

Origen 

Externo
Programada

S/E NUEVA PAN DE 

AZUCAR

S/E NUEVA PAN DE AZUCAR E1Z 

[En_Revision]
Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos de Puesta en Servicio SVC Nueva Pan de Azúcar. Trabajos asociados a 

solicitud N°2021034325.

Prueba de Post comisionamiento correspondiente a TEST 4-4  Energización de MSR1 

(50MVAR) +Convertidor 1  EZ en Modo Corriente.

Condición de SVC (Convertidor 1 y MSR 1) en modo FQM (Manual) a -25 MVAR, para 

optimizar control a través de conexiones y desconexiones del MSR 1. El MSR 1 será 

operado en múltiples ocasiones.

El convertidor y MSR 1 estarán en funcionamiento por 3 horas en total durante la 

prueba.

Influencia en barra 500KV : +/- 75 MVAR a 1 p.u. mientras dure la prueba, durante 

conexión de MSR (transitorios mientras el FQM regule a -25MVAR). Se requiere 

mantener condiciones de voltaje de red lo mas cercano al voltaje nominal de 500 KV.

Una vez finalizadas las pruebas, el SVC quedará fuera de servicio hasta las pruebas del 

día siguiente. El transformador TR-3 quedará energizado solo alimentando los SSAA.

En caso de presentarse falla durante Energización, hay 

riesgo de disparo sobre interruptores 52K2 y 52K3.

Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de 

Azucar:

Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-1T abierto.

Desconectador 89K2-2T abierto.

Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K3-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K3-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. 

Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. 

Desconectador 89K3-4 cerrado.

Desconectador 89K3-5 abierto y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89K3-1T-1 abierto.

Desconectador 89K3-1T-2 abierto.

Desconectador 89K3-2T abierto.

Desconectador 89K3-3T abierto.

Interruptores 52E1Z abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E1Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E1Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena.

Interruptores 52E2Z abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E2Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E2Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E-1 cerrado.

Desconectador 89E-2 abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E-5 cerrado

Desconectador 89EBA-T abierto.

Desconectador 89EZ-1 cerrado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 02:00 24-04-21 06:00 24-04-21 03:17 24-04-21 05:41

2021034325 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE Desconexión

Origen 

Externo
Programada

S/E NUEVA PAN DE 

AZUCAR

CER S/E NUEVA PAN DE AZUCAR SVC1 EZ 

50 MVAR
Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos de Puesta en Servicio SVC Nueva Pan de Azúcar. Trabajos asociados a 

solicitud N°2021034327 .

Prueba de Post comisionamiento correspondiente a TEST 4-4  Energización de MSR1 

(50MVAR) +Convertidor 1  EZ en Modo Corriente.

Condición de SVC (Convertidor 1 y MSR 1) en modo FQM (Manual) a -25 MVAR, para 

optimizar control a través de conexiones y desconexiones del MSR 1. El MSR 1 será 

operado en múltiples ocasiones.

El convertidor y MSR 1 estarán en funcionamiento por 3 horas en total durante la 

prueba.

Influencia en barra 500KV : +/- 75 MVAR a 1 p.u. mientras dure la prueba, durante 

conexión de MSR (transitorios mientras el FQM regule a -25MVAR). Se requiere 

mantener condiciones de voltaje de red lo mas cercano al voltaje nominal de 500 KV.

Una vez finalizadas las pruebas, el SVC quedará fuera de servicio hasta las pruebas del 

día siguiente. El transformador TR-3 quedará energizado solo alimentando los SSAA.

En caso de presentarse falla durante Energización, hay 

riesgo de disparo sobre interruptores 52K2 y 52K3.

Para realizar los trabajos se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de 

Azucar:

Interruptor 52K2 a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K2-1T abierto.

Desconectador 89K2-2T abierto.

Interruptor 52K3 a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K3-1 cerrado y a disposición de Jefe de Faena.

Desconectador 89K3-2 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. 

Desconectador 89K3-3 cerrado y a disposición de Jefe de Faena. 

Desconectador 89K3-4 cerrado.

Desconectador 89K3-5 abierto y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89K3-1T-1 abierto.

Desconectador 89K3-1T-2 abierto.

Desconectador 89K3-2T abierto.

Desconectador 89K3-3T abierto.

Interruptores 52E1Z abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E1Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E1Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena.

Interruptores 52E2Z abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E2Z-1 cerrado y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E2Z-1T abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E-1 cerrado.

Desconectador 89E-2 abiertos y a disposición de jefe de faena.

Desconectador 89E-5 cerrado

Desconectador 89EBA-T abierto.

Desconectador 89EZ-1 cerrado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 02:00 24-04-21 06:00 24-04-21 03:17 24-04-21 05:41

2021033763 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE Desconexión Origen Interno Programada

S/E NUEVA 

MAITENCILLO

NUEVA MAITENCILLO 500/220/34.5KV 

750MVA TR2 + URC

Mantenimiento 

preventivo
0

En S/E Nueva Maitencillo, ATR-2: Mantenimiento Preventivo 3 años del ATR-2 y Unidad 

de Reserva. Considera los Siguientes Trabajos:

Reemplazo de borneras existentes en caja de control por borneras seccionables en las 

unidades 1, 2, 3 .

Realización de Pruebas efectivas de disparo sobre las protecciones mecánicas en las 

Unidades 1, 2, 3 y Reserva.

Siguiendo los procedimientos de trabajo no hay riesgos 

asociados a las actividades.

Para realizar los trabajos en forma segura se requieren las siguientes condiciones en 

S/E Nueva Maitencillo:

Interruptor 52K4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89K4-1 Abierto y Bloqueado.

Desconectador 89K4-2 Abierto y Bloqueado.

Desconectador 89K4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89K4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89K4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89K4-1T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89K4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89K4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89K4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas.

Interruptor 52K5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89K5-1 Abierto y Bloqueado.

Desconectador 89K5-2 Abierto y Bloqueado.

Desconectador 89K5-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89K5-2T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Interruptor 52J4 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89J4-1 Abierto y Bloqueado.

Desconectador 89J4-2 Abierto y Bloqueado.

Desconectador 89J4-3 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89J4-4 Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89J4-5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89J4-1T Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89J4-2T-1 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89J4-2T-2 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

Desconectador 89J4-3T Cerrado y a disposición del Jefe de Faenas.

Interruptor 52J5 Abierto y a disposición del Jefe de Faenas.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:58 24-04-21 18:02

2021033261 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
LA LEONERA Desconexión Origen Interno Programada S/E CENTRAL PULELFU

S/E CENTRAL PULELFU BARRA 6.6KV

S/E CENTRAL PULELFU G1

S/E CENTRAL PULELFU G2

Otro Tipo de Trabajo 0
Ensayos  eléctricos  en el transformador de 10 MVA  y Transformador de 225 KVA de 

SSAA de la central Pulelfu.

El riesgo del trabajo es bajo, debido a que las instalaciones 

se encontraran desenergizadas.

Adicionalmente se realizarán los análisis de riesgo 

pertinentes.

En aprovechamiento de la desconexion de la central completa,  se realizaran 

inspecciones de las obras civiles  de la central Pulelfu: Bocatoma, Túnel de Aducción  y 

Cámara de Carga.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 06:00 24-04-21 23:59 24-04-21 07:03 24-04-21 22:39

2021032736 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada

TAP OFF ESTACIÓN DE 

BOMBEO N°2
otros: telecomunicacion

Mantenimiento 

preventivo
0 Mantenimiento equipos de comunicación Se realizan trabajos con un bajo nivel de riesgo Probable intermitencia en comunicaciones mientras dure intervención

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 09:29 24-04-21 12:23

2021034496 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA LUMINA COPPER Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E CASERONES

S/E CASERONES J1

S/E CASERONES J2
Otro Tipo de Trabajo 0

Instalación de ferretería, aislación, empoleado y tendido de nuevo conductor desde 

E71-E52/E71-E89/E89-E106/E52-E30/E30-E19/E19-E9/E9-E1/E106-E121/E121-

E134/E134-E139/E139-E148 (tramo Maitencillo-Algarrobo)

Nota 1: para el tendido de conductor se posicionaran los equipos de tendido sobre 

una malla equipotencial con los chicotes de tierra, para el conductor de la Línea se 

utilizara un YOYO colocado a tierra para eliminar posible inducción por cruces .

Nota 2: en el vano con cruces con línea des-energizada por debajo de nuestra línea 

utilizaremos portales de protección para mantener la distancias mínimas de 

proximidad con circuito energizado y resguardo del personal que ejecuta las 

actividades.

Riesgo bajo, trabajos serán supervisados en terreno.

Restricción:

-S/E Caserones No reconectar 52J1 y 52J2.

-S/E Jorquera No reconectar 52JT.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 20:30 24-04-21 08:14 24-04-21 20:16

2021024252 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
PARQUE QUILLAGUA Intervención

Origen 

Externo
Programada TAP OFF QUILLAGUA S/E TAP OFF QUILLAGUA J1 Lavado de Aislación 0

Lavado de aislación de estructuras de Línea 220 kV Frontera-Lagunas C2, Tap Off 

Quillagua. ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas en Tap Quillagua: No 

reconectar 52J1.

El riesgo del trabajo es bajo.

Lavado de aislación de estructuras de Línea 220 kV Frontera-Lagunas C2, Tap Off 

Quillagua. ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas en Tap Quillagua: No 

reconectar 52J1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 19:00 24-04-21 07:54 24-04-21 16:15

2021032278 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

PLANTA SOLAR SAN 

PEDRO III
Desconexión Origen Interno Programada S/E SOLAR JAMA

S/E SOLAR JAMA E1

S/E SOLAR JAMA E2

S/E SOLAR JAMA E3

S/E SOLAR JAMA E4

S/E SOLAR JAMA E6

S/E SOLAR JAMA E7

S/E SOLAR JAMA E8

Otro Tipo de Trabajo 0
Mantenimiento preventivo a transformadores de centros de transformación. 

Condiciones requeridas: Cerrado a tierra 52E1, 52E2, 52E3, 52E4,52E6,52E7,52E8.
El riesgo del trabajo es bajo.

Mantenimiento preventivo a transformadores de centros de transformación. 

Condiciones requeridas: Cerrado a tierra 52E1, 52E2, 52E3, 52E4,52E6,52E7,52E8.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 19:00 25-04-21 06:00 24-04-21 19:06 25-04-21 04:07

2021032547 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TEN Desconexión Origen Interno Programada S/E CUMBRE RE S/E CUMBRE R4 Otro Tipo de Trabajo 0

Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 1 a fase de 

reserva por trabajos declarados en SD 2021032341.

Riesgo bajo, desconexión de corta duración por cambio de 

topología.

Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 1 a fase de 

reserva por trabajos declarados en SD 2021032341. Maniobras en coordinación con 

SD 2021032544 (Normalización topología R3) y SD  2021032539 (Cambio de topología 

R2).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 18:00 24-04-21 20:00 24-04-21 15:07 24-04-21 15:13

2021032544 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TEN Desconexión Origen Interno Programada S/E CUMBRE RE S/E CUMBRE R3 Otro Tipo de Trabajo 0 Se realizará desconexión de corta duración por normalización de topología. Riesgo bajo, desconexión por normalización de topología.

Se realizará desconexión de corta duración por normalización de topología. 

Maniobras en coordinación con SD 2021032539.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 18:00 24-04-21 20:00 24-04-21 14:56 24-04-21 15:02

2021032539 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TEN Desconexión Origen Interno Programada S/E CUMBRE RE S/E CUMBRE R2 Otro Tipo de Trabajo 0

Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 2 a fase de 

reserva  por trabajos declarados en SD 2021032339.

Riesgo bajo, desconexión de corta duración por cambio de 

topología.

Se realizará desconexión de corta duración para transferencia de fase 2 a fase de 

reserva por trabajos declarados en SD 2021032339. Maniobras en coordinación con 

SD 2021032544.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 18:00 24-04-21 20:00 26-04-21 08:37 26-04-21 08:50

2021032336 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TEN Intervención Origen Interno Programada S/E CUMBRE RE S/E CUMBRE R3 Otro Tipo de Trabajo 0

Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de 

potencia REA 3 fase 3.

Riesgo: Operación no deseada de equipos, acortamiento de 

distancia, maniobras erróneas. Medidas de mitigación: 

Comunicación efectiva, reconocimiento de lugar de trabajo 

e identificación de equipos, medición de ausencia de 

tensión previo al aterramiento, respetar 5 Reglas de Oro.

Se realizará limpieza de aislación y recubrimiento siliconado de la máquina de 

potencia REA 3 fase 3. Condiciones operacionales requeridas: 89K3Z-2-3 y 89B3Z -3 

abierto y bloqueado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:30 24-04-21 18:00 24-04-21 08:07 24-04-21 14:53



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 11-05-2021 22:26:37

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 83

Total registros Subestacion: 43

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
SubEstación Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021035318 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Curso Forzoso S/E SAN VICENTE S/E SAN VICENTE AT2 Otro Tipo de Trabajo 0

Las maniobras de transferencia y destransferencia se realizará los días 24 y 25 de abril 

respectivamente, entre las 00:00 y 05:00 previa Coordinación con el CEN.
Bajo

Actividades: S/E San Vicente: Inspección y verificación de alarmas en manómetros de 

SF6 del interruptor 52AT2, medidas eléctricas a interruptor 52AT2. 

Condiciones: Interruptor 52AT2 se encontrará transferido.

Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, sección A-San Vicente y barra 154 kV, sección B-

San Vicente.

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89AT2-1 y 52AT2, 

entre 89AT2-2 y 52AT2 y ITE de manómetros de SF6 del 52AT2 abierto.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 09:14 24-04-21 11:57

2021034480 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E LINARES S/E LINARES B3 Otro Tipo de Trabajo 0 Restricción solicitada por CGE S.A. por trabajos en sus instalaciones.- Bajo

Actividad: Solicitado por CGE S.A restricción a la reconexión del Interruptor 52B3 en 

S/E Linares, por maniobras de energización de Transformador N°1 66/15 kV 13,3 MVA, 

por mantenimiento preventivo en Transformador N°2.-

Condiciones: Normalización sujeta a coordinación.- 

Restricciones: No reconectar interruptor 52B3 de línea 66 kV Linares Chacahuín.-

Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Linares - Chacahuín o Línea 66 kV Chacahuín - 

Panimávida.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante maniobras al inicio y al término de los Trabajos.-

Nivel de Riesgo: Bajo.- 

Bloqueo del Jefe de Faena: N/A.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 07:00 24-04-21 18:00 24-04-21 11:13 24-04-21 11:27

2021022757 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSEMEL Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E ESMERALDA otros: tendido_cable Otro Tipo de Trabajo 0

Restricción de la línea L220 kV Atacama-Esmeralda por obra de reemplazo de 

conductor, solicitado por Transelec.
NO HAY RIESGOS MAYORES CONSIDERADOS. Señalizar No Reconectar: 52JT1 en S/E Esmeralda.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 09:00 24-04-21 20:00 24-04-21 07:41 24-04-21 18:28

2021034489 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA 

ELÉCTRICA CORDILLERA 

SpA

Desconexión Origen Interno Programada S/E COSTANERA COSTANERA 110/12.5KV 25MVA Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos previos para la futura puesta en servicio de proyecto de transmisión, el cual 

consiste en tendido de conductor provisorio entre  la barra N°1 y la nueva barra N°2 

de 12 KV

Trabajo sin riesgo para las personas, equipos ni servicio, se 

realizará con equipos desenergizados

Trabajos previos eléctricos para proyecto de transmisión. Los consumos en media 

tensión serán transferidos a otras subestaciones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 13:00 24-04-21 07:10 24-04-21 13:06

2021032980 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TSGF SpA Intervención Origen Interno Programada

S/E DON ANTONIO 

[En_Revision]

S/E DON ANTONIO 23KV BP1 

[En_Revision]

S/E DON ANTONIO JT1 [En_Revision]

S/E DON ANTONIO E1 [En_Revision]

S/E DON ANTONIO E2 [En_Revision]

S/E DON ANTONIO E3 [En_Revision]

S/E DON ANTONIO E4 [En_Revision]

S/E DON ANTONIO E5 [En_Revision]

S/E DON ANTONIO E6 [En_Revision]

S/E DON ANTONIO E20  [En_Revision]

S/E DON ANTONIO E21 [En_Revision]

Otro Tipo de Trabajo 0

Energización y puesta en servicio de barra y celdas MT-1 de 33 kV de Subestación Don 

Antonio . Condiciones requeridas en S/E Don Antonio: a disposición de jefe de faena: 

52E21, 52E20, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5, 52E5, 52E6. Trabajos solo considera la 

energización y monitoreo  de los equipos en vacío sin inyección de energía al SEN.

El riesgo del trabajo.

Energización y puesta en servicio de barra y celdas MT-1 de 33 kV de Subestación Don 

Antonio . Condiciones requeridas en S/E Don Antonio: a disposición de jefe de faena: 

52E21, 52E20, 52E1, 52E2, 52E3, 52E4, 52E5, 52E5, 52E6. Trabajos solo considera la 

energización y monitoreo  de los equipos en vacío y no considera inyección de energía 

al SEN.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 00:00 24-04-21 23:59 24-04-21 00:00 25-04-21 00:00



Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 11-05-2021 22:26:37

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 83

Total registros Central Generadora: 10

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Central Unidad(es) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021026899
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ACCIONA ENERGÍA CHILE Intervención Origen Interno Programada PE TOLPÁN SUR CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 40

Mediciones para establecer el ruido de fondo sin proyecto (ruido base). Mediciones 

solicitadas por autoridad ambiental.

Trabajos de bajo riesgo ya que no se realizarán maniobras 

de equipos de Media o Alta Tensión, solo se realizará la 

detención de unidades.

Se detendrán aerogeneradores del parque para poder realizar la medición de ruido de 

fondo sin proyecto (ruido base). La cantidad de aerogeneradores a detener podría 

variar en cantidad dependiendo de la confirmación de la autoridad ambiental.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 24-04-21 09:00 24-04-21 10:00 24-04-21 08:55 24-04-21 10:01

2021026898
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ACCIONA ENERGÍA CHILE Intervención Origen Interno Programada PE TOLPÁN SUR CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 40

Mediciones para establecer el ruido de fondo sin proyecto (ruido base). Mediciones 

solicitadas por autoridad ambiental.

Trabajos de bajo riesgo ya que no se realizarán maniobras 

de equipos de Media o Alta Tensión, solo se realizará la 

detención de unidades.

Se detendrán aerogeneradores del parque para poder realizar la medición de ruido de 

fondo sin proyecto (ruido base). La cantidad de aerogeneradores a detener podría 

variar en cantidad dependiendo de la confirmación de la autoridad ambiental.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 24-04-21 01:00 24-04-21 02:00 24-04-21 01:00 24-04-21 02:01

2021036012
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
AES GENER Intervención Origen Interno Curso Forzoso TER VENTANAS II CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 120 Unidad debe bajar a 120 MW para realizar retrolavado de caja del condensador

Riesgo controlado, maniobra operacional con supervisión 

presente
Unidad debe bajar a 120 MW para realizar retrolavado de caja del condensador

No tiene consumo 

afectado
ninguno

LF (Unidad con 

limitación forzada)
24-04-21 10:19 24-04-21 11:31 24-04-21 10:19 24-04-21 15:03

2021032888
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
COCHRANE Intervención Origen Interno Programada TER COCHRANE CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 550 Se requiere realizar mediciones de Material Particulado en Chimenea Cochrane

Se tomarán los resguardos necesarios para realizar los 

trabajos de forma segura

Ambas unidades de Cochrane generado sobre 250 MW.

SSCC deshabilitados mientras duren las mediciones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

LP (Unidad con 

limitación de 

programada)

24-04-21 18:00 25-04-21 03:00 24-04-21 18:04 25-04-21 03:00

2021032675
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ELÉCTRICA CAMPICHE Intervención Origen Interno Programada TER CAMPICHE CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 270 Se requiere realizar la auditoría Anual CEMS

Se tomarán todas las medidas para realizar el trabajo bajo 

condiciones seguras

Se requiere carga estable entre 196 MW y plena carga, una vez que comience la 

auditoría no se podrá variar generación.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

LP (Unidad con 

limitación de 

programada)

24-04-21 09:00 24-04-21 21:00 24-04-21 08:23 24-04-21 16:42

2021033703
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ELÉCTRICA VENTANAS Intervención Origen Interno Programada TER NUEVA VENTANAS CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 82 Se requiere la unidad en 82 MW para realizar limpieza de sifón y pozo intake 3B Trabajo rutinario con riesgo controlado

Esta solicitud se debe considerar a continuación de la solicitud N°2021033700, es decir, 

cuando la unidad sincronice y llegue a mínimo técnico esta debe permanecer en esta 

carga para realizar los trabajos descritos en este documento.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

LP (Unidad con 

limitación de 

programada)

24-04-21 18:00 25-04-21 23:59 24-04-21 23:56 26-04-21 02:47

2021032218
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

EÓLICA LA ESTRELLA SPA 

[En_Revision]
Intervención Origen Interno Programada

PE LA ESTRELLA 

[En_Revision]
CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 50

Pruebas de comportamiento dinámico. Pruebas de potencia activa, rampa de subida, 

rampa de bajada, potencia máxima, mínimo técnico, tiempo de partida y tiempo de 

detención. Pruebas de potencia reactiva, control por factor de potencia y tensión. 

Pruebas en conformidad a los requerimiento de la NTSyCS. Pruebas serán realizadas 

según cronograma indicado en protocolo de pruebas PE La Estrella. Condiciones 

requeridas: PE La Estrella a disposición de Jefe de Faena.

El riesgo del trabajo es bajo.

Pruebas de comportamiento dinámico. Pruebas de potencia activa, rampa de subida, 

rampa de bajada, potencia máxima, mínimo técnico, tiempo de partida y tiempo de 

detención. Pruebas de potencia reactiva, control por factor de potencia y tensión. 

Pruebas en conformidad a los requerimiento de la NTSyCS. Pruebas serán realizadas 

según cronograma indicado en protocolo de pruebas PE La Estrella. Condiciones 

requeridas: PE La Estrella a disposición de Jefe de Faena.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
24-04-21 00:00 24-04-21 23:59 24-04-21 00:00 24-04-21 01:40

2021028072
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
GUACOLDA Intervención Origen Interno Programada TER GUACOLDA TER GUACOLDA U5 Otro Tipo de Trabajo 75

Pruebas de válvulas de turbina. Servicios complementarios indisponibles durante la 

prueba

Prueba operacional rutinaria, con supervisión presente y 

procedimientos

Pruebas de válvulas de turbina. Servicios complementarios indisponibles durante la 

prueba. Unidad en 75 MW fijos

No tiene consumo 

afectado
ninguno

PO (Prueba 

Operacional)
24-04-21 15:00 24-04-21 18:00 24-04-21 15:00 24-04-21 17:39

2021028069
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
GUACOLDA Intervención Origen Interno Programada TER GUACOLDA TER GUACOLDA U1 Otro Tipo de Trabajo 75

Pruebas de válvulas de turbina. Servicios complementarios indisponibles durante la 

prueba

Prueba operacional rutinaria, con supervisión presente y 

procedimientos

Pruebas de válvulas de turbina. Servicios complementarios indisponibles durante la 

prueba. Unidad en 75 MW fijos

No tiene consumo 

afectado
ninguno

PO (Prueba 

Operacional)
24-04-21 11:00 24-04-21 14:00 24-04-21 11:04 24-04-21 12:43

2021033004
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
TSGF SpA Intervención Origen Interno Programada

PFV SANTA ISABEL 

[En_Revision]
CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 158.75

Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de centros de 

transformación  del PLOT 1 PFV Santa Isabel.  Condiciones requeridas: Equipos a 

disposición de Jefe de Faena. Pruebas consideran inyección de energía al SEN. 

Instalaciones permanecerán en pruebas hasta que se finalicen todas las actividades y 

pruebas necesarias para la entrada en operación comercial.

El riesgo del trabajo es bajo.

Energización, comisionamiento y pruebas de puesta en servicio de centros de 

transformación  del PLOT 1 PFV Santa Isabel.  Condiciones requeridas: Equipos a 

disposición de Jefe de Faena. Pruebas consideran inyección de energía al SEN. 

Instalaciones permanecerán en pruebas hasta que se finalicen todas las actividades y 

pruebas necesarias para la entrada en operación comercial.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
24-04-21 08:00 24-04-21 23:59 24-04-21 05:38 25-04-21 00:00



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 11-05-2021 22:26:37

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 83

Total registros Linea: 30

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Línea Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021033938 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada ITAHUE - TALCA 66KV

PANGUILEMO - TALCA 66KV C1

PANGUILEMO - TALCA 66KV C2
Otro Tipo de Trabajo 0

Mantenimiento Correctivo cambio de aislación e instalación de protección antiguano a 

las estructuras a intervenir.
Bajo nivel de riesgo

Se deberá alimentar la Barra Norte de la SE Talca desde la SE Maule y se deberá cerrar 

Int. 52BS en SE Talca.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 14:00 24-04-21 08:01 24-04-21 14:18

2021032998 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada

RANCAGUA - ROSARIO 

66KV
TAP LOS LIRIOS - CHUMAQUITO 66KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0 Se realizará labores de poda y roce en LT 66kV  Los Lirios - Chumaquito

Riesgo del trabajo a realizar bajo, trabajos planificados y 

supervisados en terreno.

Se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 66kV 52B4  de S/E Rancagua. Sin 

consumos afectados.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 08:23 24-04-21 16:03

2021029446 Linea
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN ANDINA
Desconexión

Origen 

Externo
Programada

LOS MAQUIS - 

CORDILLERA 220KV

LOS MAQUIS - RIO BLANCO 220KV C1

RIO BLANCO - SALADILLO 220KV C1

SALADILLO - KM 21 220KV C1

KM 21 - CORDILLERA 220KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de empresa Colbun se realizara desconexión de LAT 220 kV circuito Los 

Maquis - Cordillera (Paño J4) por trabajos de Proyecto NUP1004 "Normalización S/E 

Los Maquis".

Proyecto NUP 1004 "Normalización S/E Los Maquis".
S/E Cordillera quedará energizado a través de respaldo 220 kV desde S/E SAG ( LAT 

220 kV El Llano - Sag), sin perdida de consumos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 25-04-21 20:00 24-04-21 09:26 25-04-21 18:52

2021032934 Linea
Ejecución 

Exitosa
COLBUN Intervención

Origen 

Externo
Programada

QUILAPILUN - LOS 

MAQUIS 220KV
QUILAPILUN - LOS MAQUIS 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en 

servicio de la nueva diferencial de barra de 220kV 87B-REB500 de la GIS. Con esto se 

cancelara el SIGO-2021030344, ya que la nueva protección de barra 87B rele ABB 

REB500 entrara en servicio. Para esto se energizara el paño J5(LAT 220kV Circuito 1) , 

paño J6(LAT 220kV Cto. 2) y paño J7(ATR) con este se probara la nueva 87B REB500 

barra de 220kV con barra 1 energizada y con carga y barra 2 energizada y con carga.

Riesgo bajo, se ha probado la 87B REB500 GIS, con cada 

paño que ha entrado en servicio paños J1-J5/J2-J6/J7-J8.

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en 

servicio de la nueva diferencial de barra de 220kV 87B-REB500 de la GIS. Con esto se 

cancelara el SIGO-2021030344, ya que la nueva protección de barra 87B rele ABB 

REB500 entrara en servicio. Para esto se energizara el paño J5(LAT 220kV Circuito 1) , 

paño J6(LAT 220kV Cto. 2) y paño J7(ATR) con este se probara la nueva 87B REB500 

barra de 220kV con barra 1 energizada y con carga y barra 2 energizada y con carga.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 25-04-21 20:00 24-04-21 08:46 26-04-21 23:58

2021032933 Linea
Ejecución 

Exitosa
COLBUN Intervención

Origen 

Externo
Programada

QUILAPILUN - LOS 

MAQUIS 220KV
TAP EL LLANO - LOS MAQUIS 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en 

servicio de la nueva diferencial de barra de 220kV 87B-REB500 de la GIS. Con esto se 

cancelara el SIGO-2021030344, ya que la nueva protección de barra 87B rele ABB 

REB500 entrara en servicio. Para esto se energizara el paño J5(LAT 220kV Circuito 1) , 

paño J6(LAT 220kV Cto. 2) y paño J7(ATR) con este se probara la nueva 87B REB500 

barra de 220kV con barra 1 energizada y con carga y barra 2 energizada y con carga.

Riesgo bajo, se ha probado la 87B REB500 GIS, con cada 

paño que ha entrado en servicio paños J1-J5/J2-J6/J7-J8.

Por el proyecto NUP1004 Normalización S/E Los Maquis, se realizara la puesta en 

servicio de la nueva diferencial de barra de 220kV 87B-REB500 de la GIS. Con esto se 

cancelara el SIGO-2021030344, ya que la nueva protección de barra 87B rele ABB 

REB500 entrara en servicio. Para esto se energizara el paño J5(LAT 220kV Circuito 1) , 

paño J6(LAT 220kV Cto. 2) y paño J7(ATR) con este se probara la nueva 87B REB500 

barra de 220kV con barra 1 energizada y con carga y barra 2 energizada y con carga.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 25-04-21 20:00 24-04-21 08:46 26-04-21 23:58

2021030326 Linea
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA MINERA 

CENTINELA
Intervención Origen Interno Programada

MUELLE - GUAYAQUES 

110 KV

MUELLE - TAP OFF SAIRECABUR 110KV 

C1

TAP OFF ENLACE ANTUCOYA – 

GUAYAQUES 110KV C1

Lavado de Aislación 0 Lavado de aislación línea Muelle-Guayaques (Apartir de estructura N°43)
Riesgo bajo,  se toman todas las medidas de seguridad para 

un trabajo seguro.

S/E Muelle: No reconectar 52H4 

S/E Guayaques: No reconectar 52HT1 y 52HT3

S/E Sairecabur: No reconectar 52HT1 y 52HT2 

S/E Licancabur: No reconectar 52HT1 y 52HT2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 08:15 24-04-21 18:00

2021032121 Linea
Ejecución 

Exitosa
CYT OPERACIONES Intervención Origen Interno Programada

MAITENCILLO - 

CASERONES 220KV L2

MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV 

L2 C2

ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 

220KV L2 C2

ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 

220KV L2 C2

TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 

C2

Otro Tipo de Trabajo 0

Desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71-E52/E71-E89/E89-E106/E52-E30/E30-E19/E19-E9/E9-E1/E106-E121-E134/E134-

E139/E139-E148

Medio

Actividades:

desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71 - E52 / E71 - E89 / E89 - E106 / E52-E30 / E30 - E19 / E19 - E9 / E9 - E1 / E106 - E121 

/ E121 - E134 / E134 - E139 / E139 - E148 (Tramo Maitencillo - Algarrobo),Nota 1: para 

el tendido de conductor se posicionaran los equipos de tendido sobre una malla 

equipotencial con los chicotes de tierra. para el conductor de la linea se utilizara un 

YOYO colocado a tierra para eliminar posible inducción por cruces,Nota 2: En los 

vanos con Cruces con lineas Energizadas por encima de nuestra linea utilizaremos 

portales de protección para resguardo de la seguridad del personal que ejecutas las 

actividades,Nota 3: En el vano con Cruces con lineas Des-energizadas por Debajo de 

nuestra linea utilizaremos portales de protección para Mantener las Distancias 

Mínimas de Proximidad con Circuito Energizado y resguardo del personal que ejecutas 

las actividades

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:59 24-04-21 20:25

2021032116 Linea
Ejecución 

Exitosa
CYT OPERACIONES Intervención Origen Interno Programada

MAITENCILLO - 

CASERONES 220KV L1

MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV 

L1 C1

ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 

220KV L1 C1

ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 

220KV L1 C1

TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 

C1

Otro Tipo de Trabajo 0

Desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71-E52/E71-E89/E89-E106/E52-E30/E30-E19/E19-E9/E9-E1/E106-E121-E134/E134-

E139/E139-E148

Medio

Actividades:

desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71 - E52 / E71 - E89 / E89 - E106 / E52-E30 / E30 - E19 / E19 - E9 / E9 - E1 / E106 - E121 

/ E121 - E134 / E134 - E139 / E139 - E148 (Tramo Maitencillo - Algarrobo),Nota 1: para 

el tendido de conductor se posicionaran los equipos de tendido sobre una malla 

equipotencial con los chicotes de tierra. para el conductor de la linea se utilizara un 

YOYO colocado a tierra para eliminar posible inducción por cruces,Nota 2: En los 

vanos con Cruces con lineas Energizadas por encima de nuestra linea utilizaremos 

portales de protección para resguardo de la seguridad del personal que ejecutas las 

actividades,Nota 3: En el vano con Cruces con lineas Des-energizadas por Debajo de 

nuestra linea utilizaremos portales de protección para Mantener las Distancias 

Mínimas de Proximidad con Circuito Energizado y resguardo del personal que ejecutas 

las actividades

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:59 24-04-21 20:25

2021034185 Linea
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE
Intervención Origen Interno Programada

EL SALTO - CERRO 

NAVIA 110KV

EL SALTO - TORRE 14 110KV C1

TORRE 14 - TORRE 19 110KV C1

TORRE 19 - TORRE 28 110KV C1

TORRE 28 - TORRE 33 110KV C1

TORRE 33 - TORRE 1 110KV C1

TORRE 33 - TORRE 17 110KV C1

TORRE 17 - TORRE 1 110KV C1

TORRE 1 - SAN CRISTOBAL 110KV C1

TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C1

CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C1

TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV 

C1

TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 

110KV C1

TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C1

TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C1

TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C1

TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 

110KV C1

TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0
Trabajos en cercanía al circuito N°1 por Limpieza manual de aislación en Circuito N°2 El 

Salto - Cerro Navia - San Cristóbal.
Riesgo de operación del circuito en cercanía.

Frente a una desconexión automática, ENEL reconectará solo previa coordinación con 

el Coordinador Eléctrico Nacional.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 11:00 24-04-21 19:00 24-04-21 13:26 24-04-21 19:00

2021034182 Linea
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE
Desconexión Origen Interno Programada

EL SALTO - CERRO 

NAVIA 110KV

TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2

TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2

TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2

TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 

110KV C2

TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2

TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C2

EL SALTO - TORRE 14 110KV C2

TORRE 14 - TORRE 19 110KV C2

TORRE 19 - TORRE 28 110KV C2

TORRE 28 - TORRE 33 100KV C2

TORRE 33 - TORRE 1 110KV C2

TORRE 33 - TORRE 17 110KV C2

TORRE 17 - TORRE 1 110KV C2

TORRE 1 - SAN CRISTOBAL 110KV C2

CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2

TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV 

C2

TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 

110KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0 Limpieza manual de aislación en Circuito N°2 El Salto - Cerro Navia - San Cristóbal. No presenta riesgos para el sistema.

Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se 

informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la 

normalización del servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 11:00 24-04-21 19:00 24-04-21 13:26 24-04-21 19:00

2021032482 Linea
Ejecución 

Exitosa

RED ELÉCTRICA DEL 

NORTE 2 S.A
Intervención Origen Interno Programada

ENCUENTRO - EL 

TESORO 220KV
ENCUENTRO - EL TESORO 220KV C1 Inspección pedestre 0 Inspección pedestre tramo línea 220 kV Encuentro-El tesoro

Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para 

un trabajo seguro
Cliente no requiere de condiciones operacionales

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 09:00 24-04-21 18:00 24-04-21 10:11 25-04-21 17:40

2021031481 Linea
Ejecución 

Exitosa
STS Intervención Origen Interno Programada

CHONCHI - QUELLON 

110KV

SECCION 1 DE 2 110KV C1

SECCION 2 DE 2 110KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

No reconectar linea 110 kV Chonchi quellon por faenas que consisten en Tala de 

arboles Con riesgo de contacto o proyección de caida a línea 110 kV V Chonchi - 

Quellon y roce en respectiva faja de servidumbre, entre las estructuras 14607 a 14996.

El riesgo de la faena es bajo y controlado Asociado a PT N° 2021-00288
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 09:58 24-04-21 17:46

2021033770 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

TARAPACA - 

CONDORES 220KV
TARAPACA - CONDORES 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de Obra Teck: Trabajos cercanos a la línea Tarapacá - Cóndores. confección 

de MPT de nuevas estructuras 12A y 13N (excavación, instalación de pletinas, relleno y 

compactado). Trabajos previos al seccionamiento de la línea.

Medio

Actividades: 

A solicitud de obra de Teck: Trabajos cercanos a la línea Tarapacá - Cóndores. 

Confección de MPT de nuevas estructuras 12A y 13N (excavación, instalación de 

pletinas, relleno y compactado). Trabajos previos al seccionamiento de la línea.

Restricciones: 

Subestación Tarapacá, 52J3 con bloqueo a la reconexión. 

Subestación Cóndores, 52J1 con bloqueo a la reconexión. 

Instalaciones en Riesgo: 

L 220kV Tarapacá-Cóndores, C1. 

Temporalidad de los Riesgos: 

Durante de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: 

bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: 

no hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:29 24-04-21 18:29
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2021033705 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada

HUASCO - 

MAITENCILLO 110KV 

L1

ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 

C1 [En_Revision]

HUASCO - ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1 

[En_Revision]

Otro Tipo de Trabajo 0

REEMPLAZO DE AISLACION DE LOZA POR VIDRIO SILICONADO EN ESTR.N° 108 - 109 - 

110 - 111 - 113 - 114 - 116 – 117 – 119 - 120 y 121. DEBIDO A PROBLEMAS DE ACCESOS 

Y A ESTRUCTURAS PENDIENTES DE LAVADO.

Bajo

Actividades:

Reemplazo de Aislación (Desconectado; Simple Circuito), REEMPLAZO DE AISLACION 

DE LOZA POR VIDRIO SILICONADO EN ESTR.N° 108 - 109 - 110 - 111 - 113 - 114 - 116 – 

117 – 119 - 120 y 121. DEBIDO A PROBLEMAS DE ACCESOS Y A ESTRUCTURAS 

PENDIENTES DE LAVADO.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

L 110kV Huasco-Maitencillo, C1

Temporalidad de los Riesgos:

Al término de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Maitencillo, Tierras de bloqueo en estructuras 108-116-121 Verificar 

ausencia de tensión  Retirar tierras de bloqueo una vez finalizados los trabajos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:59 24-04-21 20:53

2021033670 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención

Origen 

Externo
Programada

MIRAJE - ENCUENTRO 

220KV

EST. N°386 - ENCUENTRO. CIRCUITO N°1 

220KV C1

MIRAJE – EST. N°386. CIRCUITO N°1 

220KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0
Ampliación SE Miraje: Tendido de Cable de Guardia entre ML Existente y ML 

Proyectado.
Bajo

Actividades: 

Ampliación SE Miraje: Tendido de Cable de Guardia entre ML Existente y ML 

Proyectado. 

Restricciones: 

Subestación Miraje, 52J4, 52J5, 52J6 No reconectar. 

Instalaciones en Riesgo: 

L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Miraje-Encuentro, C1. 

Temporalidad de los Riesgos: 

Durante los trabajos. 

Nivel de Riesgo: 

Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: 

Subestación Miraje, Delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 08:40 24-04-21 21:04

2021033669 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención

Origen 

Externo
Programada

ATACAMA - MIRAJE 

220KV

ATACAMA - EST. N°55. 220KV C1

EST. N°382 - MIRAJE 220KV C1

EST. N°55 – EST. N°86 220KV C1

EST. N°86 – TAP OFF ENLACE 220KV C1

TAP OFF ENLACE – EST. N°382 220KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0
Ampliación SE Miraje: Tendido de Cable de Guardia entre ML Existente y ML 

Proyectado.
Bajo

Actividades: 

Ampliación SE Miraje: Tendido de Cable de Guardia entre ML Existente y ML 

Proyectado. 

Restricciones: 

Subestación Miraje, 52J4, 52J5, 52J6 No reconectar. 

Instalaciones en Riesgo: 

L 220kV Atacama-Miraje, C1 o L 220kV Miraje-Encuentro, C1. 

Temporalidad de los Riesgos: 

Durante los trabajos. 

Nivel de Riesgo: 

Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: 

Subestación Miraje, Delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 08:40 24-04-21 21:04

2021033460 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención

Origen 

Externo
Programada

TARAPACÁ - LAGUNAS 

220KV
TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de Minera Collahuasi. Obras de protección  concentraducto a través de 

construcción de loza de hormigón armado y movimiento de tierras bajo línea 220 kV 

Tarapacá-Lagunas. (Sodi TX-642)

Instalaciones en Riesgo: L220 kV Tarapacá-Lagunas C2. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de 

Riesgo: Bajo.

Actividades:

A solicitud de Minera Collahuasi. Obras de protección  concentraducto a través de 

construcción de loza de hormigón armado y movimiento de tierras bajo línea 220 kV 

Tarapacá-Lagunas. (Sodi TX-642) 

Restricciones: 

Tarapacá, 52J2 No reconectar. 

Lagunas: 52J6 No reconectar. 

Bloqueos del Jefe de Faena: 

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 09:30 24-04-21 18:04

2021033422 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención

Origen 

Externo
Programada

TARAPACÁ - LAGUNAS 

220KV
TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de Minera Collahuasi. Obras de protección  concentraducto a través de 

construcción de loza de hormigón armado y movimiento de tierras bajo línea 220 kV 

Tarapacá-Lagunas.

Instalaciones en Riesgo: L220 kV Tarapacá-Lagunas C1. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. Nivel de 

Riesgo: Bajo.

Actividades: 

A solicitud de Minera Collahuasi. Obras de protección  concentraducto a través de 

construcción de loza de hormigón armado y movimiento de tierras bajo línea 220 kV 

Tarapacá-Lagunas. (Sodi TX-642) 

Restricciones: 

Tarapacá, 52J1 No reconectar. 

Lagunas: 52J5 No reconectar 

Bloqueos del Jefe de Faena: 

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 09:30 24-04-21 18:04

2021032788 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

RAHUE - PUERTO 

MONTT 220KV

RAHUE - EST. 336 220KV C1

EST. 336 - TAP AURORA 220KV C1

TAP AURORA - EST. 641 220KV C1

EST. 641 - PUERTO MONTT 220KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0
Trabajos relacionados a obra por decreto S/E Tineo. Trabajos coordinados con Tap Off 

Aurora.-
Bajo

Actividades: Pruebas de conductores en circuito 1 del nuevo seccionamiento 220 kV 

Rahue - Puerto Montt (secuencia de fases, resistencia ohmnica y resistencia de 

aislamiento), tramo no entregado a la explotación pero próximo a zona energizada

Restricciones: Restricción a la reconexión.-

Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Rahue-Puerto Montt, C1

Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo: Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-

Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:44 24-04-21 18:13

2021032120 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

MAITENCILLO - 

CARDONES 220KV L1
MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71-E52/E71-E89/E89-E106/E52-E30/E30-E19/E19-E9/E9-E1/E106-E121-E134/E134-

E139/E139-E148

Medio

Actividades:

desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71 - E52 / E71 - E89 / E89 - E106 / E52-E30 / E30 - E19 / E19 - E9 / E9 - E1 / E106 - E121 

/ E121 - E134 / E134 - E139 / E139 - E148 (Tramo Maitencillo - Algarrobo),Nota 1: para 

el tendido de conductor se posicionaran los equipos de tendido sobre una malla 

equipotencial con los chicotes de tierra. para el conductor de la linea se utilizara un 

YOYO colocado a tierra para eliminar posible inducción por cruces,Nota 2: En los 

vanos con Cruces con lineas Energizadas por encima de nuestra linea utilizaremos 

portales de protección para resguardo de la seguridad del personal que ejecutas las 

actividades,Nota 3: En el vano con Cruces con lineas Des-energizadas por Debajo de 

nuestra linea utilizaremos portales de protección para Mantener las Distancias 

Mínimas de Proximidad con Circuito Energizado y resguardo del personal que ejecutas 

las actividades

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:59 24-04-21 20:25

2021032119 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

DON HECTOR - 

MAITENCILLO 220KV
DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0

Desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71-E52/E71-E89/E89-E106/E52-E30/E30-E19/E19-E9/E9-E1/E106-E121-E134/E134-

E139/E139-E148

Medio

Actividades:

desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71 - E52 / E71 - E89 / E89 - E106 / E52-E30 / E30 - E19 / E19 - E9 / E9 - E1 / E106 - E121 

/ E121 - E134 / E134 - E139 / E139 - E148 (Tramo Maitencillo - Algarrobo),Nota 1: para 

el tendido de conductor se posicionaran los equipos de tendido sobre una malla 

equipotencial con los chicotes de tierra. para el conductor de la linea se utilizara un 

YOYO colocado a tierra para eliminar posible inducción por cruces,Nota 2: En los 

vanos con Cruces con lineas Energizadas por encima de nuestra linea utilizaremos 

portales de protección para resguardo de la seguridad del personal que ejecutas las 

actividades,Nota 3: En el vano con Cruces con lineas Des-energizadas por Debajo de 

nuestra linea utilizaremos portales de protección para Mantener las Distancias 

Mínimas de Proximidad con Circuito Energizado y resguardo del personal que ejecutas 

las actividades

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:59 24-04-21 20:25

2021032118 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

DON HECTOR - 

MAITENCILLO 220KV
DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71-E52/E71-E89/E89-E106/E52-E30/E30-E19/E19-E9/E9-E1/E106-E121-E134/E134-

E139/E139-E148

Medio

Actividades:

desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71 - E52 / E71 - E89 / E89 - E106 / E52-E30 / E30 - E19 / E19 - E9 / E9 - E1 / E106 - E121 

/ E121 - E134 / E134 - E139 / E139 - E148 (Tramo Maitencillo - Algarrobo),Nota 1: para 

el tendido de conductor se posicionaran los equipos de tendido sobre una malla 

equipotencial con los chicotes de tierra. para el conductor de la linea se utilizara un 

YOYO colocado a tierra para eliminar posible inducción por cruces,Nota 2: En los 

vanos con Cruces con lineas Energizadas por encima de nuestra linea utilizaremos 

portales de protección para resguardo de la seguridad del personal que ejecutas las 

actividades,Nota 3: En el vano con Cruces con lineas Des-energizadas por Debajo de 

nuestra linea utilizaremos portales de protección para Mantener las Distancias 

Mínimas de Proximidad con Circuito Energizado y resguardo del personal que ejecutas 

las actividades

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:59 24-04-21 20:25



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 11-05-2021 22:26:37

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 83

Total registros Linea: 30

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Línea Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021032117 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Desconexión Origen Interno Programada

LAS COMPANIAS - 

MAITENCILLO 110KV

DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1

INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1

LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV 

C1

ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1

PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1

TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0

Desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71-E52/E71-E89/E89-E106/E52-E30/E30-E19/E19-E9/E9-E1/E106-E121-E134/E134-

E139/E139-E148

Medio

Actividades:

desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71 - E52 / E71 - E89 / E89 - E106 / E52-E30 / E30 - E19 / E19 - E9 / E9 - E1 / E106 - E121 

/ E121 - E134 / E134 - E139 / E139 - E148 (Tramo Maitencillo - Algarrobo),Nota 1: para 

el tendido de conductor se posicionaran los equipos de tendido sobre una malla 

equipotencial con los chicotes de tierra. para el conductor de la linea se utilizara un 

YOYO colocado a tierra para eliminar posible inducción por cruces,Nota 2: En los 

vanos con Cruces con lineas Energizadas por encima de nuestra linea utilizaremos 

portales de protección para resguardo de la seguridad del personal que ejecutas las 

actividades,Nota 3: En el vano con Cruces con lineas Des-energizadas por Debajo de 

nuestra linea utilizaremos portales de protección para Mantener las Distancias 

Mínimas de Proximidad con Circuito Energizado y resguardo del personal que ejecutas 

las actividades

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:59 24-04-21 20:25

2021032115 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

MAITENCILLO - 

CARDONES 220KV L2
MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C2 Otro Tipo de Trabajo 0

Desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71-E52/E71-E89/E89-E106/E52-E30/E30-E19/E19-E9/E9-E1/E106-E121-E134/E134-

E139/E139-E148

Medio

Actividades:

desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71 - E52 / E71 - E89 / E89 - E106 / E52-E30 / E30 - E19 / E19 - E9 / E9 - E1 / E106 - E121 

/ E121 - E134 / E134 - E139 / E139 - E148 (Tramo Maitencillo - Algarrobo),Nota 1: para 

el tendido de conductor se posicionaran los equipos de tendido sobre una malla 

equipotencial con los chicotes de tierra. para el conductor de la linea se utilizara un 

YOYO colocado a tierra para eliminar posible inducción por cruces,Nota 2: En los 

vanos con Cruces con lineas Energizadas por encima de nuestra linea utilizaremos 

portales de protección para resguardo de la seguridad del personal que ejecutas las 

actividades,Nota 3: En el vano con Cruces con lineas Des-energizadas por Debajo de 

nuestra linea utilizaremos portales de protección para Mantener las Distancias 

Mínimas de Proximidad con Circuito Energizado y resguardo del personal que ejecutas 

las actividades

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:59 24-04-21 20:25

2021032114 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

MAITENCILLO - 

CARDONES 220KV L2
MAITENCILLO - CARDONES 220KV L2 C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71-E52/E71-E89/E89-E106/E52-E30/E30-E19/E19-E9/E9-E1/E106-E121-E134/E134-

E139/E139-E148

Medio

Actividades:

desengrampado, empoleado, nueva aislación, retiro de conductor y nuevo tendido, 

Instalación de Ferretería, Aislación, Empoleado y Tendido de Nuevo Conductor desde 

E71 - E52 / E71 - E89 / E89 - E106 / E52-E30 / E30 - E19 / E19 - E9 / E9 - E1 / E106 - E121 

/ E121 - E134 / E134 - E139 / E139 - E148 (Tramo Maitencillo - Algarrobo),Nota 1: para 

el tendido de conductor se posicionaran los equipos de tendido sobre una malla 

equipotencial con los chicotes de tierra. para el conductor de la linea se utilizara un 

YOYO colocado a tierra para eliminar posible inducción por cruces,Nota 2: En los 

vanos con Cruces con lineas Energizadas por encima de nuestra linea utilizaremos 

portales de protección para resguardo de la seguridad del personal que ejecutas las 

actividades,Nota 3: En el vano con Cruces con lineas Des-energizadas por Debajo de 

nuestra linea utilizaremos portales de protección para Mantener las Distancias 

Mínimas de Proximidad con Circuito Energizado y resguardo del personal que ejecutas 

las actividades

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52 J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J2 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52 J1 (Terceros) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52 J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52 J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:59 24-04-21 20:25

2021031116 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ATACAMA - 

ESMERALDA 220KV
ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Instalación del sistema de enmallado en torres de andamios de protección en línea de 

110 kV de CGE, Inspección visual en torres de andamios de CGE ,Trabajos 

complementarios para la instalación del enmallado. (Obra de reemplazo de conductor)

Bajo

Actividades:

Instalación del sistema de enmallado en torres de andamios de protección en línea de 

110 kv de CGE, Inspección visual en torres de andamios de CGE ,Trabajos 

complementarios para la instalación del enmallado

Restricciones:

 Subestación Atacama, 52J11 con bloqueo a la reconexión.

Subestación Esmeralda, 52JT1 con bloqueo a la reconexión.

Subestación Esmeralda 52H4  con bloqueo a la reconexión.

Subestación Uribe 52H2 con bloqueo a la reconexión.

Subestación Tap Off S/E Uribe 52H1 con bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Atacama-Esmeralda, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

no hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:29 24-04-21 18:07

2021029761 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

FRONTERA - LAGUNAS 

220KV

TAP OFF QUILLAGUA - FRONTERA C1 

220KV

LAGUNAS - TAP OFF QUILLAGUA C1 

220KV

Otro Tipo de Trabajo 0 L220kV Frontera - Lagunas C2, Lavado de Aislación Estructuras E186 - E384 Bajo

Actividades:

 L220kV Frontera - Lagunas C2, Lavado de Aislación Estructuras E186 - E384, Total 

cadenas: 654.

Restricciones:

Frontera, 52J4_52J5 No reconectar

Lagunas, 52J1 No reconectar

Terceros, Tap off Quillagua 52J1 No reconectar

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Frontera-Lagunas, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:41 24-04-21 17:44

2021027917 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

TARAPACÁ - LAGUNAS 

220KV
TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0

Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en cadenas de suspensión 

Tramo E 130 a E 170
Bajo

Actividades:

Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en cadenas de suspensión 

Tramo E 130 a E 170.

Restricciones:

Tarapacá, 52J1_52J2 No reconectar

Lagunas, 52J5_52J6 No reconectar

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 09:45 24-04-21 17:44

2021027916 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

TARAPACÁ - LAGUNAS 

220KV
TARAPACÁ - LAGUNAS 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en cadenas de suspensión 

Tramo E 130 a E 170
Bajo

Actividades:

Reemplazo de aislación de vidrio por vidrio siliconado en cadenas de suspensión 

Tramo E 130 a E 170.

Restricciones:

Tarapacá, 52J1_52J2 No reconectar

Lagunas, 52J5_52J6 No reconectar

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220kV Tarapacá-Lagunas, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 09:45 24-04-21 17:44



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 11-05-2021 22:26:37

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 83

Total registros Linea: 30

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Línea Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021023037 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ATACAMA - 

ESMERALDA 220KV
ATACAMA - ESMERALDA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Obra de reemplazo de conductor L220 kV Atacama-Esmeralda. Bajo

Actividades:

Traslado de conductor desde la cruceta al cuerpo de la estructura. Apertura de 

puentes eléctricos. Retiro de conductor en desuso. Vestido de estructuras de anclajes 

y suspensiones. tendido de perlón piloto 21mm. Confección de uniones preformadas. 

Tendido de conductor. Instalación y retiro de dispositivos de bloqueos. Confección de 

grampas de anclajes y suspensiones. Tensado de conductor. Instalación de 

amortiguadores. Confección de puentes eléctricos. Marcado de offset. Instalación y 

retiro de equipos de tendido. Instalación y retiro de tirantes.

Restricciones:

Subestación Atacama, 52J11 No reconectar.

Subestación Esmeralda, 52JT1 No reconectar.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Atacama-Esmeralda, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Atacama, E160; E163; E164; E166; E167; E171; E175; E179; E180. Bloqueo 

Jefe Faena. 01. El Jefe de faena supervisará que todos los integrantes cuenten con sus 

equipos de protección personal. 02. El Jefe de faena controlará que no ingrese a la 

zona de trabajo personal que no esté en la programación. 03. El Jefe de faena 

supervisará la correcta instalación de puestas a tierras provisionales de bloqueo 

zonales en Fase 2 (Superior derecha). 04. El Jefe de faena supervisará que el 

andamiaje de protección esté siempre conectado a potencial de tierra. 05. El Jefe de 

faena supervisará que el camión con capacho esté siempre conectado a potencial de 

tierra. 06. El Jefe de faena supervisara en todo momento las distancias de seguridad a 

puntos energizados por medio de topografía. 06. El jefe de Faena debe Delimitar y 

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-04-21 08:00 24-04-21 18:00 24-04-21 07:29 24-04-21 18:36



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 5 
Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema del 

Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas Compañía General de 
Electricidad S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. y Arauco Bioenergía S.A. 
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ANEXO Nº 6 
Otros antecedentes aportados por las empresas Compañía General de Electricidad 

S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. y Arauco Bioenergía S.A. 
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REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS 

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2021001209 FECHA DE FALLA: 
24 de Abril de 2021 

INSTALACIÓN (ES) LT 66KV Andalicán-Horcones N°1 
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1. CAUSA U ORIGEN DE LA FALLA:  
 
1.1. Fecha y hora de la Falla: 

Fecha 24 de Abril 2021 

Hora 13:28 

 

1.2. Localización de la falla: 

1.2.1. Nombre de instalación donde se produjo de falla. 
a) LT 66KV Andalicán-Horcones N°1. 
b) ID 3022 

 
1.2.2. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento fallado. 

▪ TZ 
 
1.2.3. Elemento o equipo fallado. 

 
Líneas de Transmisión;  

a) LT 66KV Andalicán-Horcones N°1. 
b) ID 3022 
c) 2,7km desde S/E Andalicán. 
d) Entre las estructuras E84 y E85. 

 

1.3. Causa origen de la falla: 

 

Producto de Tala de árbol (realizada por terceros) ubicado fuera de la franja 

de seguridad (30 metros) en predio de Forestal Arauco, se produce la caída 

de este, sobre el vano entre las estructuras N°84 y N°85 de la 

LT66KVAndalicán-Horcones N°1, provocando la descarga eléctrica entre las 

fase B y C a 2,7km desde SE Andalican. 

 

Se genera la denuncia N°85 en la comisaria de Carabineros de Lota. 

 

1.4. Proposición de origen de la falla. 

 

III.- Fuerza Mayor o caso fortuito.  
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1.5. Código de falla. 

Causas de Falla Código Descripción 

Fenómeno Físico ARB2 
Caída de árbol sobre las líneas o 

instalación. 

Elemento del Sistema Eléctrico  TX2 Conductor. 

Fenómeno Eléctrico DI21 Distancia. 

Modo  13 Opera según lo esperado. 

 

1.6. Comuna donde se originó la falla.  
8106 Lota. 

 

1.7. Comunas afectadas por la falla.  
8202 Arauco. 

 

1.8. Reiteración. 

 

1.8.1. N° de Fallas en Instalación. (Últimos 24meses móviles). 

1 fallas. 

 

1.8.2. N° de Fallas en Instalación con mismo Fenómeno Físico. (Últimos 

24meses móviles). 

1  fallas. 

 

1.8.3. Identificación de Evento de Falla que afecta a instalación en los 

últimos 24 meses móviles.  

 

IF N° Fecha falla Hora Falla 
Código  

Fenómeno Físico. 

2020000952 21 de Marzo de 2020 13:38 ARB2 

 

  



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS 

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2021001209 FECHA DE FALLA: 
24 de Abril de 2021 

INSTALACIÓN (ES) LT 66KV Andalicán-Horcones N°1 

 

3 
 

1.9. Datos de la Empresa. 

 

Nombre Empresa:   Compañía General de Electricidad S.A 

RUT:     76.411.321-7 

Representante Legal:  Ivan Quezada Escobar. 

Dirección:  Av. Presidente Riesco N° 5561 P14, las Condes, 

Santiago, Chile. 

2. INSTALACIONES AFECTADAS. 
 

Instalación Primaria Afectada Horarios 

Subestación 
Transformador  

AT/MT 
Barra MT 

Hora 
Desconexión  

Hora 
Normalización 

Carampangue T1 66/23KV Barra N°1 – 23 kV 13:28 13:38 

Carampangue T1 66/13,2KV Barra N°2 – 13,2 kV 13:28 13:38 
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3. DIAGRAMAS SIMPLIFICADOS. 
 

COLCURA
S/E HORCONES

EL MANCO
(CENTRAL SANTA MARÍA)

SECCIONADORA  LOTA

 
Figura 1; Diagrama Unilineal Simplificado de Zona Afectada. 

4. PERDIDAS DE GENERACIÓN. 
 

No hay generación de propiedad de CGE S.A., involucrada en la falla. 
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5. POTENCIA INTERRUMPIDA DE CLIENTES FINALES. 

 

Subestación Transformador 

Alimentador 

MW  

Horario 

Bloque 
Clientes 

Afectados 

kVa 
afectados 

Distribuidora Comunas 
Urbano 
/ Rural 

Observación 
Nombre  Nema Desconexión Normalización 

(potencia 
instalada 

Dx) 

Carampangue T1 
Cto. 

Arauco 
E2 2 13:28 13:38 1 no aplica no aplica Frontel Arauco Urbano 

Consumos 
de Frontel 

Carampangue T1 
Cto. 

Tubul 
E3 1,7 13:28 13:38 2 no aplica no aplica Frontel Arauco Rural 

Consumos 
de Frontel 

Carampangue T2 
Cto. 

FRONTE
L  

CT2 1,58 13:28 13:38 1 no aplica no aplica Frontel Arauco Rural 
Consumos 
de Frontel 

Total       5,28                 

 
ENS:     0,88 MWH. 

 

Nota1:  

Los clientes finales afectados, pertenecen a consumos en segmento Dx de Frontel. 
 

Nota2:  

Las pérdidas de consumos informadas corresponden a magnitudes de potencia medidas en sistema CGE S.A (Cabecera de 

alimentador), en consecuencia, estos valores consideran el aporte de los PMGD conectados en red de MT y no representan los 

consumos efectivamente desprendidos. Por lo anteriormente indicado, para determinar los consumos efectivamente 

desprendidos se requiere que coordinador eléctrico nacional realice análisis de balance de potencias considerando el aporte de 

los PMGD correspondientes. 
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Se adjunta tabla con los PMGD conectados en redes de MT en los circuitos afectados. 

Cabe señalar que Red MT pertenece a Segmento de Distribución de Frontel, por lo cual CGE no posee todos los antecedentes 

respecto PMGDs en dichas instalaciones. 

PMGD conectados en redes de MT para instalaciones afectadas. 

Subestación 
Transformador 

(Primario) 

Alimentador 

Denominación de PMGD 

Nombre  Nema 

Carampangue T1 Tubul E3 PMGD Tubul 
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6. CRONOLOGÍA DE EVENTOS Y DESCRIPCIÓN DE CAUSAS. 
 

S/E Evento Horario 

Andalicán Apertura forzada por protecciones de interruptor 52B1. 13:28 

Se procede a recuperar los consumos a través del cierre del 52BS de S/E Horcones. 

Horcones Apertura manual del interruptor 52B7 13:37 

Horcones 
Cierre manual del interruptor 52BS, se recuperan los consumos 

de S/E Carampangue. 
13:38 

Luego de inspección pedestre, no se encontró causa de falla, Se inician maniobras para energizar LT66KV 

Andalicán-Horcones N°1. 

Andalicán Cierre manual del interruptor 52B1 (prueba de vacío con éxito). 18:05 
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7. ESQUEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL INVOLUCRADOS EN LA FALLA. 
 

A continuación, se presenta el análisis de esquemas de protección involucrados en despeje de 

falla. 

7.1. Resumen de Operación de esquema de protección: 
 

Relé Hora Relé S/E 
Instalación 

(Paño) 

Función de 
protección 
Operada 

Tiempo [s]. Observaciones 

SEL 311C 17:27:41 Andalicán B1 21 Instantáneo - 

SEL 311L 17:27:41 Andalicán B1 21 Instantáneo - 

Nota 

Relés  se encuentran en horario UTC. 

7.2. Ajustes de Protección en Formato Resumido. 
 

SE Andalicán – Paño 52B1. 
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7.3. Análisis Actuación de Esquema de Protección 1 
 

7.3.1. SE Andalicán – Paño 52B1. 
 

7.3.1.1. Sistema 1 
Relé SEL 311C. 
Elemento protegido (Dir. Adelante): LT66kV Andalicán-Horcones N°1. 
Elemento protegido (Dir. Reversa): Barra 66KV SE Andalicán. 

 

• Reporte de Evento N°1. 
 

 
Reporte de evento Relé SEL-311C de Paño 52B1 SE Andalicán. 
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• Registro Oscilográfico de evento N°1. 
 

 
Registro oscilografico Relé SEL-311C de Paño 52B1 SE Andalicán. 

 
En el registro Oscilográfico se observa la activación del elemento de primera zona Mho M1P, que 

da orden de trip en forma instantánea al interruptor 52B1. La orden de Trip inicia además el ciclo 

de reconexión y habilita los elementos de cierre contra falla SOFTE 
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• Registro Secuencial de Evento. 
 

 

Registro Secuencial de eventos Relé Sel-311C de Paño 52B1 SE Andalicán. 
 

En el registro secuencial de eventos SER se observa la activación del elemento de primera zona Mho 

M1P, que activa el elemento Z1T, que da orden de trip en forma instantánea al interruptor 52B1 

para una corriente de falla trifásica de magnitud máxima 3731A. El tiempo propio de apertura del 

interruptor fue de 40ms (SER 80 - SER 88). La orden de Trip inicia además el ciclo de reconexión 

(79CY).  

  

#     Date      Time           Element            State 

94    04/24/21  17:27:41.908   3P59               Deasserted 

93    04/24/21  17:27:41.918   M3P                Asserted 

92    04/24/21  17:27:41.918   59S                Deasserted 

91    04/24/21  17:27:41.923   Z1T                Asserted 

90    04/24/21  17:27:41.923   M2P                Asserted 

89    04/24/21  17:27:41.923   M1P                Asserted 

88    04/24/21  17:27:41.923   TRIP               Asserted 

87    04/24/21  17:27:41.923   OUT103             Asserted 

86    04/24/21  17:27:41.923   OUT105             Asserted 

85    04/24/21  17:27:41.923   79CY               Asserted 

84    04/24/21  17:27:41.923   79RS               Deasserted 

83    04/24/21  17:27:41.923   OUT201             Asserted 

82    04/24/21  17:27:41.928   27S                Asserted 

81    04/24/21  17:27:41.933   3P27               Asserted 

80    04/24/21  17:27:41.963   IN101              Deasserted 
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• Reporte de Evento N°2. 
 

 
Reporte de evento Relé SEL-311C de Paño 52B1 SE Andalicán. 
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• Registro Oscilográfico de evento N°2. 
 

 
Registro oscilografico Relé SEL-311C de Paño 52B1 SE Andalicán. 

 
En el registro Oscilográfico se observa, después del cierre por reconexión del interruptor 52B1, la 

activación del elemento de segunda zona Mho M2P, perteneciente a los elementos de cierre contra 

falla, que da orden de trip (SOTFT) en forma instantánea al interruptor 52B1. La orden de trip lleva 

además al relé al estado lockout. 
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• Registro Secuencial de Evento. 
 

 

Registro Secuencial de eventos Relé Sel-311C de Paño 52B1 SE Andalicán. 
 
 

En el registro secuencial de eventos SER se observa, que después del cierre por reconexión del 

interruptor 52B1, la activación del elemento de segunda zona Mho M2P, perteneciente a los 

elementos de cierre contra falla (TRSOTF = M2P + Z2G + 50G1), que da orden de trip en forma 

instantánea al interruptor 52B1 para una corriente de falla bifásica de magnitud máxima 3432A. El 

tiempo propio de apertura del interruptor fue de 35ms (SER 44 - SER 50). La orden de Trip lleva 

además al relé al estado lockout (SER 47).  

 

 

 

 

 

 

#     Date      Time           Element            State 

62    04/24/21  17:27:52.327   CLOSE              Asserted 

61    04/24/21  17:27:52.327   OUT102             Asserted 

60    04/24/21  17:27:52.387   IN102              Deasserted 

59    04/24/21  17:27:52.402   CLOSE              Deasserted 

58    04/24/21  17:27:52.402   IN101              Asserted 

57    04/24/21  17:27:52.402   OUT102             Deasserted 

56    04/24/21  17:27:52.407   3P59               Deasserted 

55    04/24/21  17:27:52.412   M3P                Asserted 

54    04/24/21  17:27:52.412   27S                Deasserted 

53    04/24/21  17:27:52.417   Z1T                Asserted 

52    04/24/21  17:27:52.417   M2P                Asserted 

51    04/24/21  17:27:52.417   M1P                Asserted 

50    04/24/21  17:27:52.417   TRIP               Asserted 

49    04/24/21  17:27:52.417   OUT103             Asserted 

48    04/24/21  17:27:52.417   OUT105             Asserted 

47    04/24/21  17:27:52.417   79LO               Asserted 

46    04/24/21  17:27:52.417   79CY               Deasserted 

45    04/24/21  17:27:52.417   OUT201             Asserted 

44    04/24/21  17:27:52.452   IN101              Deasserted 
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7.3.1.2. Sistema 2 
Relé SEL 311L. 
Elemento protegido (Dir. Adelante): LT66kV Andalicán – Horcones N°1. 
Elemento protegido (Dir. Reversa): Barra 66kV SE Andalicán. 
 

• Reporte de Evento N°1. 
 

 
Reporte de evento Relé SEL-311L de Paño 52B1 SE Andalicán. 
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• Registro Oscilográfico de evento N°1. 
 

 
Registro oscilografico Relé SEL-311L de Paño 52B1 SE Andalicán. 

 
 

En el registro Oscilográfico se observa la activación del elemento de primera zona Mho M1P, que 

da orden de trip en forma instantánea al interruptor 52B1. La orden de Trip habilita los elementos 

de cierre contra falla SOFTE y lleva al relé al estado lockout. 
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• Registro Secuencial de Evento. 
 

 

Registro Secuencial de eventos Relé Sel-311L de Paño 52B1 SE Andalicán. 
 
 

En el registro secuencial de eventos SER se observa la activación del elemento de primera zona Mho 

M1P, que activa el elemento Z1T, que da orden de trip en forma instantánea al interruptor 52B1 

para una corriente de falla trifásica de magnitud máxima 3719A. El tiempo propio de apertura del 

interruptor fue de 45ms (SER 66 - SER 74). La orden de Trip lleva al relé al estado lockout. Esto se 

debe a que es una protección de respaldo del SEL311C, y es este quien maneja la lógica de 

reconexión.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#     Date      Time           Element            State 

80    04/24/2021  17:27:41.909   59S              Deasserted 

79    04/24/2021  17:27:41.909   3P59             Deasserted 

78    04/24/2021  17:27:41.914   M3P              Asserted 

77    04/24/2021  17:27:41.919   Z1T              Asserted 

76    04/24/2021  17:27:41.919   M2P              Asserted 

75    04/24/2021  17:27:41.919   M1P              Asserted 

74    04/24/2021  17:27:41.919   TRIP             Asserted 

73    04/24/2021  17:27:41.919   OUT103           Asserted 

72    04/24/2021  17:27:41.919   OUT106           Asserted 

71    04/24/2021  17:27:41.919   79LO             Asserted 

70    04/24/2021  17:27:41.919   79RS             Deasserted 

69    04/24/2021  17:27:41.924   27S              Asserted 

68    04/24/2021  17:27:41.927   OUT201           Asserted 

67    04/24/2021  17:27:41.934   3P27             Asserted 

66    04/24/2021  17:27:41.964   IN101            Deasserted 
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• Reporte de Evento N°2. 
 

 
Reporte de evento Relé SEL-311L de Paño 52B1 SE Andalicán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INFORME DE FALLA 
REQUERIMIENTO NORMA TÉCNICA DE SyCS 

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2021001209 FECHA DE FALLA: 
24 de Abril de 2021 

INSTALACIÓN (ES) LT 66KV Andalicán-Horcones N°1 

 

21 
 

• Registro Oscilográfico de evento N°2. 
 

 
Registro oscilografico Relé SEL-311L de Paño 52B1 SE Andalicán. 

 
 

En el registro Oscilográfico, después del cierre por reconexión del interruptor 52B1 (dada por el relé 

principal SEL311C), se observa la activación del elemento de segunda zona Mho M2P, perteneciente 

a los elementos de cierre contra falla, que da orden de trip (SOTFT) en forma instantánea al 

interruptor 52B1.  
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• Registro Secuencial de Evento. 
 

 

Registro Secuencial de eventos Relé Sel-311C de Paño 52B1 SE Andalicán. 
 
 

En el registro secuencial de eventos SER, después del cierre por reconexión del interruptor 52B1 

(dada por el relé principal SEL311C), se observa la activación del elemento de segunda zona Mho 

M2P, perteneciente a los elementos de cierre contra falla (TRSOTF = M2P + Z2G + 50G1), que da 

orden de trip en forma instantánea al interruptor 52B1 para una corriente de falla bifásica de 

magnitud máxima 3256A. El tiempo propio de apertura del interruptor fue de 45ms (SER 36 - SER 

45). 

 

  

#     Date      Time           Element            State 

47    04/24/2021  17:27:52.404   IN101            Asserted 

46    04/24/2021  17:27:52.409   M2P              Asserted 

45    04/24/2021  17:27:52.409   TRIP             Asserted 

44    04/24/2021  17:27:52.409   M3P              Asserted 

43    04/24/2021  17:27:52.409   OUT103           Asserted 

42    04/24/2021  17:27:52.409   OUT106           Asserted 

41    04/24/2021  17:27:52.409   3P59             Deasserted 

40    04/24/2021  17:27:52.414   Z1T              Asserted 

39    04/24/2021  17:27:52.414   M1P              Asserted 

38    04/24/2021  17:27:52.414   27S              Deasserted 

37    04/24/2021  17:27:52.416   OUT201           Asserted 

36    04/24/2021  17:27:52.454   IN101            Deasserted 

35    04/24/2021  17:27:52.469   IN102            Asserted 
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8. ACCIONES CORRECTIVAS. 
 

8.1. Acciones Correctivas de Corto Plazo. 
No Aplica. 

8.2. Acciones correctivas de Largo Plazo 
No Aplica. 

9. CONCLUSIONES. 
 

De acuerdo con los antecedentes aportados en el presente documento juntos con sus 
anexos, se concluye como correcta la operación de protecciones de Paño B1 de S/E 
Andalicán, lo anterior producto de falla en LT66kV Andalicán – Horcones   N°1 
provocada por árbol fuera de la franja de seguridad que cae sobre esta producto de 
tala de terceros no autorizada ni coordinada con CGE.  

 

10. ANÁLISIS CONJUNTO. 
 

A Las 13:28 del día 24-04-2021 se produce la apertura de Paño 52B1 de S/E Andalican, 
correspondiente a la LT 66kV Andalicán-Horcones N°1 provocando el desprendimiento 
de 5,8MW que afecta a la subestación Carampangue. 
 
Inmediatamente centro de control de CGE (COT) en coordinación con el Coordinador 
de turno Zonal, inician las maniobras de recuperación a través la apertura del 
Interruptor 52B7 y el cierre del Interruptor 52BS de S/E Horcones ,recuperando el 100% 
de los consumos afectados. 
 
En forma paralela se realiza la interrogación de protecciones y se coordinan las labores 
en terreno. 
 
A las 18:00 se terminan las inspección pedestre de la LT66kV Andalicán-Horcones N°1, 
determinando la correcta integridad de esta y sin encontrar la causa de la falla, razón 
por la cual a las 18:05 se realiza la energización exitosa de la línea. 
 
El lunes 26-04-2021 se realiza una nueva inspección detalla de la LT66kV Andalicán-
Horcones N°1, encontrando que la ubicación de la falla se encuentra entre las 
estructura E84 y E85 y determinándose que la causa se encuentra relacionada con la 
tala de árbol fuera de la franja de seguridad que aparentemente tocó la línea durante 
la caída. 
Por lo cual se genera la denuncia N°85 en la comisaria de Carabineros de Lota. 
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11. ANEXOS. 
 

 
I. ANEXOS I. SETTING DE PROTECCIONES (PRINT OUT) 
II. ANEXO II.  INFORME DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO V2. 
III. ANEXO III. PROBATORIOS V2. 
IV. ANEXO IV. DECLARACIÓN JURADA. 
V. ANEXO V  ESTAMPA DE TIEMPO SINCRONIZADA. 
VI. ANEXO VI  REGISTRO DE EVENTOS. 
VII. ANEXO VII MANTENIMIENTO LT. 
VIII. ANEXO VIII GESTIONES PREVENTIVAS. 
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1. Ajustes de Protección en Formato Nativo (Print Out) 
 

1.1. SE Andalicán – Paño 52B1. 
Sistema 1 
Relé Marca SEL Modelo 311C 
 

Group 1 

Group Settings: 

RID     =SEL-311C                       TID     =52B1 SE S. LOTA 

CTR     = 120       CTRN    = 120       PTR     = 600.00    PTRS    = 

600.00 

VNOM    = 63.51 

Z1MAG   = 1.64      Z1ANG   = 50.43     Z0MAG   = 4.85      Z0ANG   = 

72.25 

LL      = 15.10     EADVS   = Y         E21P    = 3         E21MG   = 3 

E21XG   = 3         E50P    = 3         E50G    = 3         E50Q    = N 

E51P    = N         E51G    = Y         E51Q    = N         E50BF   = N 

E32     = AUTO      EOOS    = N         ELOAD   = N         ESOTF   = Y 

EDDSOTF = N         EVOLT   = Y         E25     = Y         EFLOC   = Y 

ELOP    = Y         EBBPT   = N         ECOMM   = N         E81     = N 

E79     = 1         EZ1EXT  = N         ECCVT   = N         ESV     = 8 

EDEM    = THM 

Z1P     = 1.31      Z2P     = 1.75      Z3P     = 4.31 

50PP1   = 0.60      50PP2   = 0.60      50PP3   = 0.60 

Z1MG    = 1.31      Z2MG    = 1.75      Z3MG    = 2.66 

XG1     = 1.31      XG2     = 1.75      XG3     = 2.66 

RG1     = 2.85      RG2     = 3.60      RG3     = 3.00      XGPOL   = I2 

TANG    =-8.0 

50L1    = 0.60      50L2    = 0.60      50L3    = 0.60      50GZ1   = 

0.60 

50GZ2   = 0.60      50GZ3   = 0.60 

k0M1    = 0.668     k0A1    = 32.19     k0M     = 0.668     k0A     = 

32.19 

Z1PD    = 0.00      Z2PD    = 27.50     Z3PD    = 110.00    Z1GD    = 

0.00 

Z2GD    = 27.50     Z3GD    = 110.00    Z1D     = 0.00      Z2D     = 

27.50 

Z3D     = 110.00 

50P1P   = 4.17      50P2P   = 19.19     50P3P   = 11.74 

67P1D   = 6000.00   67P2D   = 5.00      67P3D   = 20.00 

50G1P   = 0.650     50G2P   = 14.520    50G3P   = 14.520 
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67G1D   = 0.00      67G2D   = 15.00     67G3D   = 20.00 

51GP    = 0.65      51GC    = U1        51GTD   = 4.48      51GRS   = N 

DIR3    = F         DIR4    = F 

ORDER   = QVI       Z2F     = 0.82      Z2R     = 1.02      50QFP   = 

0.50 

50QRP   = 0.25      a2      = 0.10      k2      = 0.20      50GFP   = 

0.50 

50GRP   = 0.25      a0      = 0.10      Z0F     = 2.42      Z0R     = 

2.62 

27P     = 19.05     59P     = 50.80     59N1P   = OFF       59N2P   = OFF 

59QP    = OFF       59V1P   = OFF       27SP    = 19.05     59SP    = 

50.80 

27PP    = OFF       59PP    = OFF 

25VLO   = 57.15     25VHI   = 69.85     25RCF   = 1.00      25SF    = 

0.100 

25ANG1  = 30        25ANG2  = 30        SYNCP   = VC        TCLOSD  = 

3.00 

79OI1   = 500.00    79RSD   = 1500.00   79RSLD  = 3000.00   79CLSD  = 

0.00 

CLOEND  = OFF       52AEND  = 2.00      SOTFD   = 500.00 

DMTC    = 15        PDEMP   = 5.00      NDEMP   = OFF       GDEMP   = 

1.50 

QDEMP   = 1.50 

TDURD   = 20.00     CFD     = 50.00     3POD    = 0.50      OPO     = 52 

50LP    = 0.25 

SV1PU   = 0.00      SV1DO   = 50.00     SV2PU   = 0.00      SV2DO   = 

50.00 

SV3PU   = 0.00      SV3DO   = 250.00    SV4PU   = 0.00      SV4DO   = 

0.00 

SV5PU   = 0.00      SV5DO   = 0.00      SV6PU   = 0.00      SV6DO   = 

0.00 

SV7PU   = 0.00      SV7DO   = 0.00      SV8PU   = 0.00      SV8DO   = 

0.00 

SELogic group 1 

SELogic Control Equations: 

TR      = Z1T + Z2T + Z3T + 51GT + 67P1T + 67G2T + 67P2T + 67P3T + 67G3T 

TRQUAL  = Z1T + Z2T + Z3T + 51GT + 67P1T + 67G2T + 67P2T + 67P3T + 67G3T 

TRCOMM  = 0 

TRSOTF  = M2P + Z2G + 50G1 

DTT     = 0 

ULTR    = !(52A + 50L + Z1T + Z2T + Z3T + 51GT + 67P1T + 67G1T + 67G2T 
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          + 67P2T + 67P3T + 67G3T) 

PT1     = 0 

LOG1    = 0 

PT2     = 0 

LOG2    = 0 

BT      = 0 

52A     = IN101 

CL      = (CC + LV2) * LT4 

ULCL    = TRIP 

79RI    = TRIP 

79RIS   = LT2 

79DTL   = OC + SOTFT 

79DLS   = 79LO 

79SKP   = 0 

79STL   = TRIP 

79BRS   = TRIP 

79SEQ   = 0 

79CLS   = 3P59 * 59S * 25A1 + !(59S * 3P59) 

SET1    = 0 

RST1    = 0 

SET2    = /RB3 

RST2    = /RB4 

SET3    = TRIP 

RST3    = TRGTR 

SET4    = (3P59 * 59S * 25A1) + 3P59 * 27S + 3P27 * 59S + 3P27 * 27S 

RST4    = 52A 

SET5    = 0 

RST5    = 0 

SET6    = 0 

RST6    = 0 

SET7    = 0 

RST7    = 0 

SET8    = 0 

RST8    = 0 

SET9    = 0 

RST9    = 0 

SET10   = 0 

RST10   = 0 

SET11   = 0 

RST11   = 0 

SET12   = 0 



ANEXO I  
INFORME DE FALLA 

AJUSTES DE PROTECCIONES 

INFORME (s) QUINTO DÍA Nº: IF 2021001209 FECHA DE FALLA: 
24 de Abril de 2021 

INSTALACIÓN (ES) LT 66KV Andalicán-Horcones N°1 

 

4 
 

RST12   = 0 

SET13   = 0 

RST13   = 0 

SET14   = 0 

RST14   = 0 

SET15   = 0 

RST15   = 0 

SET16   = 0 

RST16   = 0 

67P1TC  = 1 

67P2TC  = LOP 

67P3TC  = LOP 

67P4TC  = 1 

67G1TC  = 1 

67G2TC  = 32GF + 32QF 

67G3TC  = LOP 

67G4TC  = 1 

67Q1TC  = 1 

67Q2TC  = 1 

67Q3TC  = 1 

67Q4TC  = 1 

51PTC   = 1 

51GTC   = 32GF + 32QF + LOP 

51QTC   = 1 

BFI     = 0 

BFTR    = 0 

BFULTR  = 0 

LV1     = SV3T * PB1PUL 

LV2     = SV3T * PB2PUL 

LV3     = SV3T * PB3PUL 

LV4     = SV3T * PB4PUL 

LV5     = 0 

LV6     = 0 

LV7     = 0 

LV8     = 0 

LV9     = 0 

LV10    = 0 

LV11    = 0 

LV12    = 0 

LV13    = 0 

LV14    = 0 
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LV15    = 0 

LV16    = 0 

LV17    = 0 

LV18    = 0 

LV19    = 0 

LV20    = 0 

LV21    = 0 

LV22    = 0 

LV23    = 0 

LV24    = 0 

LV25    = 0 

LV26    = 0 

LV27    = 0 

LV28    = 0 

LV29    = 0 

LV30    = 0 

LV31    = 0 

LV32    = 0 

SV1     = CC 

SV2     = OC 

SV3     = PB5PUL 

SV4     = 0 

SV5     = 0 

SV6     = 0 

SV7     = 0 

SV8     = 0 

SV9     = 0 

SV10    = 0 

SV11    = 0 

SV12    = 0 

SV13    = 0 

SV14    = 0 

SV15    = 0 

SV16    = 0 

OUT101  = OC + LV1 

OUT102  = CLOSE 

OUT103  = TRIP 

OUT104  = LOP 

OUT105  = TRIP 

OUT106  = 0 

OUT107  = 0 
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ALRMOUT = !(SALARM + HALARM) 

OUT201  = TRIP 

OUT202  = 0 

OUT203  = 0 

OUT204  = 0 

OUT205  = 0 

OUT206  = 0 

OUT207  = 0 

OUT208  = 0 

OUT209  = 0 

OUT210  = 0 

OUT211  = 0 

OUT212  = 0 

LED1    = IN102 

LED2    = IN101 

LED3    = LT2 

LED4    = !LT2 

LED5    = SV3T 

LED6    = 0 

LED7    = 0 

LED8    = 0 

LED9    = 0 

LED10   = 0 

LED12   = LTRIP 

LED13   = LTIME 

LED14   = LCOMM 

LED15   = LSOTF 

LED16   = 79RS 

LED17   = 79LO 

LED18   = L51 

LED23   = LZONE1 

LED24   = LZONE2 

LED25   = LZONE3 

LED26   = LZONE4 

DP1     = 52A 

DP2     = LT2 

DP3     = LT3 

DP4     = LOP 

DP5     = IN101 * !27S 

DP6     = 0 

DP7     = 0 
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DP8     = SG1 

DP9     = 0 

DP10    = 0 

DP11    = 0 

DP12    = 0 

DP13    = 0 

DP14    = 0 

DP15    = 0 

DP16    = 0 

SS1     = 1 

SS2     = 0 

SS3     = 0 

SS4     = 0 

SS5     = 0 

SS6     = 0 

ER      = /M1P + /M2P + /M3P + /Z1G + /Z2G + /Z3G + /51G + /67G1 + /67G2 

          + /67G3 + /67P1 + /67P2 + /67P3 + /LOP + /TRIP 

FAULT   = M1P + M2P + M3P + Z1G + Z2G + Z3G + 51G + 67P1 + 67G1 + 67P2 

          + 67G2 + 67P3 + 67G3 

BSYNCH  = 52A 

CLMON   = 0 

BKMON   = TRIP 

BKCLS   = CLOSE 

E32IV   = 1 

Z1XPEC  = 0 

Z1XGEC  = 0 

SALARM  = BADPASS + CHGPASS + SETCHG + GRPSW + ACCESSP + PASNVAL 

RSTTRGT = 0 

RST_DEM = 0 

RST_PDM = 0 

RST_BK  = 0 

RST_HIS = 0 

RST_ENE = 0 

RST_MML = 0 

RST_HAL = 0 

RSTDNPE = 0 

PMTRIG  = 0 

TREA1   = 0 

TREA2   = 0 

TREA3   = 0 

TREA4   = 0 
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TMB1A   = 0 

TMB2A   = 0 

TMB3A   = 0 

TMB4A   = 0 

TMB5A   = 0 

TMB6A   = 0 

TMB7A   = 0 

TMB8A   = 0 

TMB1B   = 0 

TMB2B   = 0 

TMB3B   = 0 

TMB4B   = 0 

TMB5B   = 0 

TMB6B   = 0 

TMB7B   = 0 

TMB8B   = 0 

Global Settings: 

PTCONN  = WYE       TGR     = 0.00 

NFREQ   = 50        PHROT   = ABC       DATE_F  = MDY 

FP_TO   = 30        SCROLD  = 2         FPNGD   = IG 

LER     = 60        PRE     = 20        DCLOP   = OFF       DCHIP   = OFF 

IN101D  = 0.00      IN102D  = 0.00      IN103D  = 0.00      IN104D  = 

0.00 

IN105D  = 0.00      IN106D  = 0.00 

IN201D  = 0.00      IN202D  = 0.00      IN203D  = 0.00      IN204D  = 

0.00 

IN205D  = 0.00      IN206D  = 0.00      IN207D  = 0.00      IN208D  = 

0.00 

EBMON   = N 

LED12L  = Y         LED13L  = Y         LED14L  = Y         LED15L  = Y 

LED16L  = N         LED17L  = N         LED18L  = Y         LED23L  = Y 

LED24L  = Y         LED25L  = Y         LED26L  = Y 

LED12A  = TRIP 

LED13A  = TIME 

LED14A  = COMM 

LED15A  = SOTF 

LED16A  = RS 

LED17A  = LO 

LED18A  = 51 

LED23A  = ZONE1 

LED24A  = ZONE2 
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LED25A  = ZONE3 

LED26A  = ZONE4 

RSTLED  = N 

EPMU    = N         EVELOCK = 0         DNPSRC  = UTC       BOOPTCC = 

PULSE 

BOOPPUL = PULSE     IRIGC   = NONE      UTC_OFF = 0.00 

DST_BEGM= NA 

PARTNO=0311C113M4E5421 

 
 

 
1.2. SE Andalicán – Paño 52B1. 

Sistema 2 
Relé Marca SEL Modelo 311L. 

Anexo: Ajustes del interruptor 311L 52B1 Andalican 

 

Group 1 

Group Settings: 

RID   =SEL-311L                       TID   =52B1 SE S. LOTA 

CTR   = 120       APP   = 311L 

E87L  = N 

CTRP  = 120       PTR   = 600.00    PTRS  = 600.00 

Z1MAG = 1.64      Z1ANG = 50.43 

Z0MAG = 4.85      Z0ANG = 72.25     LL    = 15.10 

E21P  = 3         E21MG = 3         E21XG = 3 

E50P  = 3         E50G  = 3         E50Q  = N 

E51P  = N         E51G  = Y         E51Q  = N 

E32   = AUTO      EOOS  = N         ELOAD = N         ESOTF = Y 

EVOLT = Y         E25   = Y         E81   = N         EFLOC = Y 

ELOP  = Y 

EBBPT = Y         ECOMM = N         E79   = 1         EZ1EXT= N 

ECCVT = N         ESV   = 8         ELAT  = 8         EDP   = 8 

EDEM  = THM       EADVS = Y 

Z1P   = 1.31      Z2P   = 1.75      Z3P   = 4.31 

50PP1 = 0.60      50PP2 = 0.60      50PP3 = 0.60 

Z1MG  = 1.31      Z2MG  = 1.75      Z3MG  = 2.66 

XG1   = 1.31      XG2   = 1.75      XG3   = 2.66 

RG1   = 2.85      RG2   = 3.60      RG3   = 3.00 

XGPOL = I2        TANG  =-8.0 

50L1  = 0.60      50L2  = 0.60      50L3  = 0.60 
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50GZ1 = 0.60      50GZ2 = 0.60      50GZ3 = 0.60 

k0M1  = 0.668     k0A1  = 32.19 

k0M   = 0.668     k0A   = 32.19 

Z1PD  = 0.00      Z2PD  = 27.50     Z3PD  = 110.00 

Z1GD  = 0.00      Z2GD  = 27.50     Z3GD  = 110.00 

Z1D   = 0.00      Z2D   = 27.50     Z3D   = 110.00 

50P1P = 4.17      50P2P = 19.19     50P3P = 11.74 

67P1D = 6000.00   67P2D = 5.00      67P3D = 20.00 

50G1P = 0.65      50G2P = 14.52     50G3P = 14.52 

67G1D = 0.00      67G2D = 15.00     67G3D = 20.00 

51GP  = 0.65      51GC  = U1        51GTD = 4.48      51GRS = N 

DIR3  = F         DIR4  = F 

ORDER = QVI 

27P   = 19.05     59P   = 50.80     59N1P = OFF       59N2P = OFF 

59QP  = OFF       59V1P = OFF       27SP  = 19.05     59SP  = 50.80 

27PP  = OFF       59PP  = OFF 

25VLO = 57.15     25VHI = 69.85     25SF  = 0.100 

25ANG1= 30.00     25ANG2= 30.00     SYNCP = VC        TCLOSD= 3.00 

79OI1 = 500.00 

79RSD = 1500.00   79RSLD= 3000.00   79CLSD= OFF 

CLOEND= OFF       52AEND= 2.00      SOTFD = 500.00 

DMTC  = 15        PDEMP = 5.00      GDEMP = 1.50      QDEMP = 1.50 

TDURD = 20.00     CFD   = 50.00     3POD  = 0.50 

OPO   = 52        50LP  = 0.25 

SV1PU = 0.00      SV1DO = 0.00      SV2PU = 0.00      SV2DO = 0.00 

SV3PU = 0.00      SV3DO = 0.00      SV4PU = 0.00      SV4DO = 0.00 

SV5PU = 0.00      SV5DO = 0.00      SV6PU = 0.00      SV6DO = 0.00 

SV7PU = 0.00      SV7DO = 0.00      SV8PU = 0.00      SV8DO = 0.00 

SELogic Group 1 

SELogic Control Equations: 

TR    =Z1T + Z2T + Z3T + 51GT + 67P1T + 67G2T + 67P2T + 67P3T + 67G3T 

TRSOTF=M2P + Z2G + 50G1 

DTT   =0 

ULTR  =!(52A + 50L + Z1T + Z2T + Z3T + 51GT + 67P1T + 67G1T + 67G2T + 

67P2T 

        + 67P3T + 67G3T) 

52A   =IN101 

CL    =CC * LT6 

ULCL  =TRIP 

79RI  =TRIP 

79RIS =!LT2 * !LT4 
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79DTL =OC + SOTFT 

79DLS =79LO 

79SKP =0 

79STL =TRIP 

79BRS =TRIP 

79SEQ =0 

79CLS =3P59 * 59S * 25A1 + !(59S * 3P59) 

SET1  =0 

RST1  =0 

SET2  =/RB3 

RST2  =/RB4 

SET3  =/RB5 

RST3  =/RB6 

SET4  =/RB7 

RST4  =/RB8 

SET5  =TRIP + OC 

RST5  =IN101 

SET6  =(3P59 * 59S * 25A1) + 3P59 * 27S + 3P27 * 59S + 3P27 * 27S 

RST6  =52A 

SET7  =TRIP 

RST7  =TRGTR 

SET8  =0 

RST8  =0 

67P1TC=1 

67P2TC=LOP 

67P3TC=LOP 

67G1TC=1 

67G2TC=32GF + 32QF 

67G3TC=LOP 

51GTC =32GF + 32QF + LOP 

SV1   =OC 

SV2   =0 

SV3   =0 

SV4   =0 

SV5   =0 

SV6   =0 

SV7   =0 

SV8   =0 

OUT101=OC 

OUT102=CLOSE 

OUT103=TRIP 
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OUT104=!LT5 * IN102 

OUT105=LOP 

OUT106=TRIP 

OUT107=0 

OUT201=TRIP 

OUT202=0 

OUT203=0 

OUT204=0 

OUT205=0 

OUT206=0 

DP1   =52A 

DP2   =LT2 

DP3   =IN102 * !27S 

DP4   =LOP 

DP5   =0 

DP6   =0 

DP7   =LT7 

DP8   =SG1 

SS1   =1 

SS2   =0 

SS3   =0 

SS4   =0 

SS5   =0 

SS6   =0 

ER    =/M1P + /M2P + /M3P + /Z1G + /Z2G + /Z3G + /51G + /67G1 + /67G2 

        + /67G3 + /67P1 + /67P2 + /67P3 + /LOP + /TRIP 

FAULT =M1P + M2P + M3P + Z1G + Z2G + Z3G + 51G + 67P1 + 67G1 + 67P2 + 

67G2 

        + 67P3 + 67G3 

BSYNCH=52A 

CLMON =0 

E32IV =1 

ESTUB =0 

T1X   =0 

T2X   =0 

T3X   =0 

T4X   =0 

T1Y   =0 

T2Y   =0 

T3Y   =0 

T4Y   =0 
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Global Settings: 

TGR   = 0.00      NFREQ = 50        PHROT = ABC 

DATE_F= MDY       FP_TO = 30.00     SCROLD= 5 

LER   = 60        PRE   = 20        DCLOP = OFF       DCHIP = OFF 

IN101D= 0.00      IN102D= 0.00      IN103D= 0.00      IN104D= 0.00 

IN105D= 0.00      IN106D= 0.00 

EBMON = N 

EPMU  = N 

 



INFORME DE INTERRUPCIÓN DE 
SUMINISTRO 

(RES EX 30989) 
 

FECHA DEL INFORME: 24-04-2021 

EMPRESA:    CGE 
 

1. INFORMACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN 
 

CAUSA DE LA INTERRUPCIÓN 
(Definición Rex 30989-2019) 

ARB2 
(Interrupción producida por la caída de uno o 

más árboles, o parte de él, natural o 
provocada, sobre la instalación.) 

INSTALACION_ID 
 3022 

PROPIETARIO DE LA 
INSTALACION O EQUIPO DONDE 
OCURRIÓ LA FALLA 

CGE. S.A. 

 
RUT PROPIETARIO INSTALACIÓN O 
EQUIPO 

76.411.321-7 

 
NOMBRE   DE LA INSTALACIÓN 
ASOCIADA 

LT 66KV Andalicán-Horcones N°1. 

 
PUNTO DE FALLA N° 
 

Estructuras E84 y E85. 

 
DISPOSITIVO OPERADO 
 

10890 

 
COMUNAS AFECTADAS 
 

8202 Arauco 

 
CANTIDAD CLIENTES AFECTADOS  
 

No Aplica. 
(Clientes finales se encuentran asociados a 

Segmento Dx perteneciente a Frontel) 

 
FECHA Y HORA INICIO 
INTERRUPCIÓN   
 

24-04-2021 13:28 

 
FECHA Y HORA TÉRMINO 
INTERRUPCIÓN  
 

24-04-2021 13:38 



2. DESCRIPCIÓN DE LA INTERRUPCIÓN 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y DE LAS CIRCUNSTANCIAS 

 
Producto de Tala de árbol (realizada por terceros) ubicado fuera de la franja 
de seguridad (30 metros) en predio de Forestal Arauco, se produce la caída 
de este, sobre el vano entre las estructuras N°84 y N°85 de la 
LT66KVAndalicán-Horcones N°1, provocando la descarga eléctrica entre las 
fase B y C a 2,7 km desde SE Andalican. 

 
2.2 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IMPREVISIBILIDAD 

(Según R.Ex. N° 15704/2016) 
 

Como se muestra en anexo III de IF 001209 24-04-2021 LT Andalican-
Horcones N1 V1, la causa origen de evento de falla en LT66kV Andalican-
Horcones, se encuentra relacionada con la acción de terceras personas, las 
cuales talan árbol fuera de la franja de seguridad, lo cual provoca la falla de 
la instalaciones de propiedad de CGE. 
 
Cabe señalar que racionalmente no existe manera anticipar la ocurrencia o 
materialización de actos como los señalados anteriormente debido a que 
estos son realizados sin previa comunicación ni coordinación con CGE. No 
se descarta acción vandálica. 

 
2.3 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN IRRESISTIBILIDAD 

(Según R.Ex. N° 15704/2016) 
 

Como se muestra en anexo III de IF 001209 24-04-2021 LT Andalican-
Horcones N1 V1, la causa origen de evento de falla en LT66kV Andalican-
Horcones, se encuentra relacionada con la acción de terceras personas, las 
cuales talan árbol fuera de la franja de seguridad, lo cual provoca la falla de 
la instalaciones de propiedad de CGE. 
 
Cabe señalar que no existió comunicación ni coordinación alguna de parte 
de las terceras personas con CGE, que permitiera a este, realizar acciones 
tendientes a evitar las consecuencia ya señaladas. 
 

 
2.4 ELEMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS QUE ACREDITAN EXTERIORIDAD 

(Según R.Ex. N° 15704/2016) 
 

Como se muestra en anexo III de IF 001209 24-04-2021 LT Andalican-
Horcones N1 V1, la causa origen de evento de falla en LT66kV Andalican-
Horcones, se encuentra relacionada con la acción de terceras personas, las 
cuales talan árbol fuera de la franja de seguridad, lo cual provoca la falla de 
la instalaciones de propiedad de CGE. 
 



Cabe recalcar que el árbol se encontraba fuera de la franja de seguridad y 
cayó producto de la intervención de terceros, tratándose en consecuencia 
de hechos ajenos a la actividad de la concesionaria. 
 
Cabe indicar además que se ha generado la denuncia N°85 en la comisaria 
de Carabineros de Lota. 

 



PROBATORIOS 
 
 

 
 

PROBATORIOS OBLIGATORIOS SEGÚN LA CAUSAL ESGRIMIDA 
 

1. Registro Fotográfico con fecha, hora y geolocalización 
 

 
Fotografía Nº 1: Estructura 85 de referencia, instalaciones afectadas por tala no autorizada. 

 



 
Fotografía Nº 2: La distancia entre el árbol talado por terceros a la línea LT Andalicán-Horcones N°1 es 
de 30. 
  



 
Fotografía Nº 3: Se presenta la una imagen en el cual se permite observar la acción de terceros sobre 

árbol mostrado en fotografía N°1. 
 



 
Fotografía Nº 4: Se muestra las  descargas superficiales en el conductor entre las estructuras E84 y 

E85 de la LT Andalicán-Horcones N°1, producto de la tala no autorizada ni coordinada con CGE. 
  



 
 

 
Fotografía Nº 5: Se muestra el correcto despeje de la franja de seguridad de la línea. 

 
 
  



2. Gestiones preventivas y/o coordinaciones realizadas por la empresa (en caso 
de ser procedente, según sea la causa). 

 
- Carta N° 302/2020, enviada con fecha 18-12-2020 a la Empresa de Bosques 

Arauco. 
 

- Querella  7-47686222-2020, ingresada con fecha 01/12/2020 en el Juzgado de 
Garantía de Coronel. 

 

3. Registro de Orden de autoridad (en caso de ser procedente, según sea la 
causa). 

 

No Aplica 
 

4. Registro Solicitud de Organismo de Emergencia u Orden (En caso de ser 
procedente, según sea la causa) 

 
No Aplica 

 
5. Parte Policial o Declaración Notarial (en caso de ser procedente, según sea la 

causa). 
 
Se ingresa la denuncia N°85 en la comisaria de Carabineros de Lota. 

6. Informe con antecedentes que permitan referenciar evento (en caso de ser 
procedente, según sea la causa) 

 
No Aplica 

 
7. Informar si la instalación ha sido afectada por la misma falla en el transcurso 

de los últimos 24 meses. 

 

IF N° Fecha falla Hora Falla 
Código  

Fenómeno Físico. 

2020000952 21 de Marzo de 2020 13:38 ARB2 

 
8. Otros probatorios, si la empresa que postula lo estima pertinente. 

 



DECLARACIÓN JURADA 
 

En Concepción, a 03 de mayo de 2021, Yo, Miguel Enrique Castillo Quezada Cédula de 
Identidad N° 14.022.161-9 en mi calidad de Gerente Zonal Biobío y en representación   de   
la   empresa  eléctrica CGE  S.A. RUT N° 76.411.321-7, domiciliada en Calle Camino de 
los Carros 1877, declaro bajo juramento que: 

 
La falla y/o interrupción de suministro ocurrida con fecha 24 de abril del 2021, a las 13:28 
hrs., se debió a la siguiente causa; 
Caída de Árbol fuera de faja (30 metros), sobre la línea debido a tala de Terceros en predio 
de Forestal Arauco, entre estructuras N°84 y N°85 de la línea LT 66KV Andalicán-
Horcones N°1, provocando la descarga eléctrica entre las fases “B” y “C”, a 2,7 Km desde 
SE Andalicán. y   afecto a: 
LT 66KV Andalicán-Horcones N°1 entre las estructuras E84 y E85, dejando sin suministro 
eléctrico a la S//E Carampangue. 
 
 
Los hechos que originaron la falla fueron los siguientes: Caída de Árbol fuera de faja (30 

metros), sobre la línea debido a tala de Terceros en predio de Forestal Arauco, entre 

estructuras N°84 y N°85 de la línea LT 66KV Andalicán-Horcones N°1. Por lo cual se 

presentó denuncia N°85 en la comisaria de Carabineros de Lota. 

 

Se formula la presente declaración para ser presentada ante la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles. 

 

Se adjunta informe de falla realizado por personal técnico y administrativo, que trabajó 

directamente en las reparaciones de la instalación afectada y en el restablecimiento de 

suministro eléctrico a causa de la falla. 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma del declarante 

 

C.I. N°14.022.161-9 

Gerente Zonal Biobío 

Miguel 

Enrique 

Castillo 

Quezada

Firmado digitalmente 

por Miguel Enrique 

Castillo Quezada 

Fecha: 2021.05.03 

17:42:19 -04'00'



ESTAMPA DE TIEMPO SINCRONIZADA 

 

 
24-04-2021 17:27:42 SLOT_B1_52B1_ST_ABI ABIERTO      52B1 ABIERTO 

24-04-2021 17:27:42 CNOR_B3_PS1-TP25_AL_ST ACTIVA      PS1 TP25 SIN TENSION 

24-04-2021 17:27:47 CP_ALM_PERD_POT_SEL_52B1 Activa      Carampan_Alm_Perd_Pot_SEL311_52B1 

24-04-2021 17:36:59 HR_ORDEN_ABRIR_52B7 1      Horcones_66_CM_Abrir_52B7 

24-04-2021 17:37:09 HR_ESTADO_ABIERTO_52B7 Abierto      Horcones_66_ST_Abierto_52B7 

24-04-2021 17:37:30 HR_ORDEN_CERRAR_52BS 1      Horcones_66_CM_Cerrar_52BS 

24-04-2021 17:37:35 HR_ESTADO_CERRADO_52BS Cerrado      Horcones_66_ST_Cerrado_52BS 

24-04-2021 22:05:13 SLOT_B1_52B1_OR_CERRAR 1      52B1 CERRAR 

 

Registros se encuentran en Horario UTC. 

 



 

FoncepciXnb  18 de GiciemNre de 2020 
FMrPM N° 302C 2020 
 
Señ or 
Emir Berger 
emirBNerger@MrMucoBcl 
ForesPMl ArMuco 
PRESENTE  

 
 

RefB :  HnformM soNre riesgos que pueden ocMsionMr proNlemMs en lM conPinuidMd de 
suminisPro M lM comunidMdB 

 
 
Ge nuesPrM considerMciXn: 
 
Nos permiPimos informMr M usPed que en predios propiedMd de su represenPMdM uNicMdos en 
los secPores de El MMnco y PlMyM BlMncM en lM comunM de Foronelb  secPores de FolcurM y 
FOivilingo de lM comunM de IoPMb  secPor  Ios ÁlMmos de lM comunM de ArMucob  secPor FMrlos 
MMOns comunM de Toméb  Podos en lMs provinciMs de FoncepciXn y ArMuco de lM RegiXn del 
BioNWob  Oemos dePecPMdo árNoles queb  dMdM su MlPurMb  condiciXn de sMlud y proyecciXn de 
cMWdMb  consPiPuyen unM siPuMciXn de MlPo riesgo pMrM lM lWneM que presPM el servicio p(Nlico 
elécPrico M lM zonMB GicOM condiciXn pone en riesgo no PMn solo M lM infrMesPrucPurM elécPricMb  
sino que PMmNién M lM conPinuidMd y cMlidMd del suminisPro elécPrico de 1D7B2DD OMNiPMnPes 
de lM provinciM de ArMuco y D4BE46 OMNiPMnPes de lM comunM de ToméB 
 
Fomo referenciM MdjunPMmos Mnexo 1 con el dePMlle de 20 MfecPMciones de nuesPrM 
infrMesPrucPurM durMnPe el Mño 2020 en los secPores MnPes mencionMdosB 
 
En rMzXn de lo MnPeriorb  soliciPMmos M usPed procedMb  PMn pronPo como seM posiNleb  M ejecuPMr 
lMNores de PMlM o mMnejo MrNXreo en su prediob  miPigMndo o eliminMndo por complePo los 
riesgos MnPes expuesPosB 

 
En virPud de lo yM expuesPob  y conforme lo esPMNlece el MrPWculo 2B2 de lM FirculMr 2603DC 2017 
del MinisPerio de EnergWMb  se le soliciPM que los árNoles exisPenPes en su predio que pongMn 
en peligro lM red de servicio p(Nlico elécPricob  seMn derriNMdos o podMdos suficienPemenPeb  
previM coordinMciXn con nuesPrM empresMb  MplicMndo Podos los procedimienPos 
correspondienPes y NMjo lMs condiciones de seguridMd que lM siPuMciXn MmeriPMb  con el oNjePo 
de no exponer Ml personMl de cosecOM ni M lMs lWneMs elécPricMs cercMnMsB 
 
QuedMmos MPenPos M vuesPrM respuesPM y MgrMdecidos con MnPelMciXn por vuesPrM disposiciXnB 
 
APenPMmenPeb  
FompMñ WM GenerMl de ElecPricidMd SBAB 
 
 
 
Miguel FMsPillo QuezMdM  
GerenPe ZonMl BioNWo 
 
 



LíŶea OďseƌvaĐioŶes H eĐhos SuĐedidos Distƌiď uidoƌas A feĐtadas FeĐha P eƌtuƌď aĐióŶ SeĐtoƌ C oŵuŶa

C ORONEL  - A NDA LIC A N ϲϲKV
C aída de Áƌďol fueƌa de faja ;ϭϱ ŵetƌosͿ, soď ƌe la líŶea deď ido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe estƌuĐtuƌas N°ϰϯ 
Ǉ N°ϰϰ. EŶ P ƌedio de A ƌauĐo ;P laǇa B laŶĐaͿ

C aída de Áƌďol fueƌa de faja ;ϭϱ ŵetƌosͿ, soď ƌe la líŶea deď ido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe 
estƌuĐtuƌas N°ϰϯ Ǉ N°ϰϰ. EŶ P ƌedio de A ƌauĐo ;P laǇa B laŶĐaͿ

FRONTEL ϮϮ-ϭϭ-ϮϬ ϭϰ:ϯϯ P laǇa B laŶĐa C oƌoŶel

EL  M A NC O - A NDA LIC A N ϲϲ KV
C aída de Áƌďol fueƌa de faja ;ϭϱ ŵetƌosͿ, soď ƌe la líŶea deď ido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe estƌuĐtuƌas N°ϰϯ 
Ǉ N°ϰϰ. EŶ P ƌedio de A ƌauĐo ;P laǇa B laŶĐaͿ

C aída de Áƌďol fueƌa de faja ;ϭϱ ŵetƌosͿ, soď ƌe la líŶea deď ido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe 
estƌuĐtuƌas N°ϰϯ Ǉ N°ϰϰ. EŶ P ƌedio de A ƌauĐo ;P laǇa B laŶĐaͿ

FRONTEL ϮϮ-ϭϭ-ϮϬ ϭϰ:ϯϯ P laǇa B laŶĐa C oƌoŶel

A NDA LIC A N - H ORC ONES ϲϲKV
P eƌtuƌďaĐióŶ poƌ ReĐoŶeǆióŶ A utoŵátiĐa ĐoŶ éǆito del ϱϮB ϭ S/E A ŶdaliĐaŶ, líŶea ϲϲKV  A ŶdaliĐaŶ - 
H oƌĐoŶes N°ϭ, líŶea eŶ vaĐío.

C aída de Áƌďol fueƌa de faja, soď ƌe la líŶea deďido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe estƌuĐtuƌas 
N°ϴϮ Ǉ N°ϴϯ. C oƌte Ǉ ƌoď o del ĐoŶduĐtoƌ. P ƌedio de A ƌauĐo ;C aŵpiŶg C olĐuƌaͿ

FRONTEL ϭϬ-ϭϭ-ϮϬ ϭϳ:ϱϲ C olĐuƌa Lota

TRES P INOS - LEB U  ϲϲKV
P eƌtuƌďaĐióŶ poƌ ƌeĐoŶeǆióŶ autoŵátiĐa eǆitosa de ϱϮB ϭ de S/E Tƌes P iŶos, al ŵoŵeŶto de falla C eŶtƌal 
C ƌistoƌo iŶǇeĐtaďa al sisteŵa ϲ.ϴ M W .

P eƌtuƌďaĐióŶ poƌ ƌeĐoŶeǆióŶ autoŵátiĐa eǆitosa de ϱϮB ϭ de S/E Tƌes P iŶos, deďido al 
huŵo geŶeƌado poƌ Ƌueŵa eŶ pƌedio de A ƌauĐo ;FuŶdo SaŶ A ŵďƌosioͿ eŶtƌe las 
estƌuĐtuƌas ϱϰϬ Ǉ ϱϰϭ.

FRONTEL Ϭϳ-ϭϭ-ϮϬ ϭϮ:Ϭϭ Los Álaŵos A ƌauĐo

EL  M A NC O - A NDA LIC A N ϲϲ KV
P eƌtuƌďaĐióŶ poƌ ƌeĐoŶeǆióŶ autoŵátiĐa ĐoŶ éǆito del iŶteƌƌuptoƌ ϱϮB Ϯ de S/E El M aŶĐo e iŶteƌƌuptoƌ 
ϱϮB ϰ de S/E A ŶdaliĐaŶ ;SeĐĐioŶadoƌa LotaͿ siŶ ĐoŶsuŵos afeĐtados.

C aída de Áƌďol fueƌa de faja, soď ƌe la líŶea deďido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe estƌuĐtuƌas 
N°ϴϮ Ǉ N°ϴϯ. C oƌte Ǉ ƌoď o del ĐoŶduĐtoƌ. P ƌedio de A ƌauĐo ;C aŵpiŶg C olĐuƌaͿ

FRONTEL ϭϴ-ϭϬ-ϮϬ ϭϳ:ϯϮ C olĐuƌa Lota

A NDA LIC A N - H ORC ONES ϲϲKV DesĐoŶeǆióŶ foƌzada del ϱϮB ϭ de S/E SeĐĐioŶadoƌa Lota, siŶ ĐoŶsuŵos afeĐtados. C aída de Áƌďol fueƌa de faja, soď ƌe la líŶea deďido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe estƌuĐtuƌas 
N°ϴϮ Ǉ N°ϴϯ. C oƌte Ǉ ƌoď o del ĐoŶduĐtoƌ. P ƌedio de A ƌauĐo ;C aŵpiŶg C olĐuƌaͿ

FRONTEL ϭϳ-ϭϬ-ϮϬ ϭϴ:Ϯϴ C olĐuƌa Lota

C ORONEL  - A NDA LIC A N ϲϲKV
P eƌtuƌďaĐióŶ poƌ ƌeĐoŶeǆióŶ autoŵátiĐa eǆitosa del iŶteƌƌuptoƌ ϱϮB ϰ S/E C oƌoŶel, LTϲϲKV  C oƌoŶel- 
H oƌĐoŶes C to. N°ϭ siŶ péƌdida de ĐoŶsuŵos.

C aída de Áƌďol fueƌa de faja ;ϭϱ ŵetƌosͿ, soď ƌe la líŶea deď ido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe 
estƌuĐtuƌas N°ϯϱ Ǉ N°ϯϱ. EŶ P ƌedio de A ƌauĐo ;P laǇa B laŶĐaͿ

FRONTEL ϭϭ-ϭϬ-ϮϬ ϭϮ:ϱϮ P laǇa B laŶĐa C oƌoŶel

EL  M A NC O - A NDA LIC A N ϲϲ KV
DesĐoŶeǆióŶ foƌzada poƌ pƌoteĐĐioŶes líŶea ϲϲ KV  El M aŶĐo-A ŶdaliĐáŶ, afeĐtaŶdo ĐoŶsuŵos de S SE 
C aƌaŵpaŶgue, C uƌaŶilahue, Tƌes P iŶos Ǉ Leďu.

C aída de Áƌďol fueƌa de faja ;ϭϱ ŵetƌosͿ, soď ƌe la líŶea deď ido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe 
estƌuĐtuƌas N°ϯϱ Ǉ N°ϯϱ. EŶ P ƌedio de A ƌauĐo ;P laǇa B laŶĐaͿ

FRONTEL ϭϭ-ϭϬ-ϮϬ ϭϮ:ϱϮ P laǇa B laŶĐa C oƌoŶel

EL  M A NC O - A NDA LIC A N ϲϲ KV

DesĐoŶeǆióŶ foƌzada poƌ pƌoteĐĐioŶes de IŶteƌƌuptoƌ ϱϮB Ϯ S/E El M aŶĐo Ǉ ReĐoŶeǆióŶ autoŵátiĐa 
eǆitosa del ϱϮB ϰ de S eĐĐioŶadoƌa Lota ;A ŶdaliĐaŶͿ, de LíŶea ϲϲkV  El M aŶĐo-SeĐĐioŶadoƌa Lota ;de 
tƌaŵo ϮͿ, afeĐtaŶdo a ĐoŶsuŵos de S S.EE de SeĐĐioŶadoƌa Lota, H oƌĐoŶes, C aƌaŵpaŶgue, Tap 
C aƌaŵpaŶgue, C uƌaŶilahue Noƌte, C uƌaŶilahue, Tƌes P iŶos Ǉ Leďu. C eŶtƌal P aƌƋue EóliĐo Leď u.

C aída de Áƌďol fueƌa de faja ;ϭϱ ŵetƌosͿ, soď ƌe la líŶea deď ido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe 
estƌuĐtuƌas N°ϰϯ Ǉ N°ϰϰ. EŶ P ƌedio de A ƌauĐo ;P laǇa B laŶĐaͿ

FRONTEL Ϭϯ-Ϭϴ-ϮϬ ϭϯ:ϯϯ P laǇa B laŶĐa C oƌoŶel

C ORONEL  - A NDA LIC A N ϲϲKV DesĐoŶeǆióŶ foƌzada de ϱϮB ϰ de S/E C oƌoŶel, siŶ ĐoŶsuŵos afeĐtados. C aída de Áƌďol fueƌa de faja ;ϭϱ ŵetƌosͿ, soď ƌe la líŶea deď ido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe 
estƌuĐtuƌas N°ϰϯ Ǉ N°ϰϰ. EŶ P ƌedio de A ƌauĐo ;P laǇa B laŶĐaͿ

FRONTEL Ϭϯ-Ϭϴ-ϮϬ ϭϯ:ϯϯ P laǇa B laŶĐa C oƌoŶel

TRES P INOS - LEB U  ϲϲKV
A peƌtuƌa poƌ pƌoteĐĐioŶes del iŶteƌƌuptoƌ ϱϮB ϭ de S/E Tƌes P iŶos afeĐtaŶdo los ĐoŶsuŵos ;pƌopiedad 
de FƌoŶtelͿ Ǉ geŶeƌaĐióŶ ;pƌopiedad de P aƌƋue EóliĐo C ƌistoƌoͿ de S/E Leďu.

C aída de Áƌďol fueƌa de faja ;ϭϳ ŵetƌosͿ, soď ƌe la líŶea deď ido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe 
estƌuĐtuƌas N°ϱϯϲ-ϱϯϳ. EŶ P ƌedio de A ƌauĐo ;FuŶdo SaŶ A ŵďƌosioͿ.

FRONTEL ϭϳ-Ϭϳ-ϮϬ Ϯϯ:ϭϴ Los Álaŵos A ƌauĐo

C ONC EP C ION - M A H NS ϲϲKV OpeƌaĐióŶ del iŶteƌƌuptoƌ ϱϮB ϭ de SE P eŶĐo, afeĐtaŶdo a SE M ahŶs Ǉ Toŵe. C aída de Áƌďol fueƌa de faja, soď ƌe la líŶea deďido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe estƌuĐtuƌas 
N°ϭϬϯ Ǉ N°ϭϬϰ. P ƌedio de A ƌauĐo ;SeĐtoƌ C aƌlos M ahŶsͿ

C GE Ϭϳ-Ϭϳ-ϮϬ ϭϬ:Ϯϭ C aƌlos M ahŶs Toŵe

A NDA LIC A N - H ORC ONES ϲϲKV DesĐoŶeǆióŶ foƌzada de ϱϮB ϭ de S/E SeĐĐioŶadoƌa lota-H oƌĐoŶes N°ϭ, siŶ ĐoŶsuŵos afeĐtados. C aída de Áƌďol fueƌa de faja, soď ƌe la líŶea deďido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe estƌuĐtuƌas 
N°ϴϰ Ǉ N°ϴϱ. C oƌte Ǉ ƌoď o del ĐoŶduĐtoƌ. P ƌedio de A ƌauĐo ;C olĐuƌaͿ

FRONTEL ϮϬ-Ϭϲ-ϮϬ ϭϯ:ϱϱ C olĐuƌa Lota

EL  M A NC O - A NDA LIC A N ϲϲ KV

DesĐoŶeǆióŶ foƌzada poƌ pƌoteĐĐioŶes de IŶteƌƌuptoƌ ϱϮB Ϯ S/E El M aŶĐo, de LíŶea ϲϲkV  El M aŶĐo-
SeĐĐioŶadoƌa Lota ;de tƌaŵo ϮͿ, afeĐtaŶdo a ĐoŶsuŵos de S S.EE El SeĐĐioŶadoƌa Lota, H oƌĐoŶes, 
C aƌaŵpaŶgue, Tap C aƌaŵpaŶgue, C uƌaŶilahue Noƌte, C uƌaŶilahue, Tƌes P iŶos Ǉ Leď u. C eŶtƌal P aƌƋue 
EóliĐo Leďu se eŶĐoŶtƌaďa geŶeƌaŶdo ϰ M W .

C aída de Áƌďol fueƌa de faja, soď ƌe la líŶea eŶtƌe las estƌuĐtuƌas EϮϴ Ǉ EϮϵ, adeŵás de Ϯ 
áƌďoles eŶ el suelo eŶtƌe las estƌuĐtuƌas EϮϵ Ǉ EϯϬ. A l ŵoŵeŶto se ƌegistƌa ĐoŶdiĐióŶ 
ĐliŵátiĐa de vieŶto Ǉ lluvia eŶ la zoŶa. P ƌedio de A ƌuĐo ;FuŶdo el M aŶĐoͿ

FRONTEL ϭϭ-Ϭϲ-ϮϬ ϭϬ:Ϯϲ El M aŶĐo C oƌoŶel

EL  M A NC O - A NDA LIC A N ϲϲ KV

DesĐoŶeǆióŶ foƌzada de ϱϮB Ϯ de S/E El M aŶĐo, LT ϲϲ KV  El M aŶĐo-SeĐĐioŶadoƌa Lota N°Ϯ afeĐtaŶdo los 
ĐoŶsuŵos de S S/EE SeĐĐioŶadoƌa Lota, Lota, H oƌĐoŶes, C eŶtƌal A ƌauĐo, C aƌaŵpaŶgue, Tap 
C aƌaŵpaŶgue, C uƌaŶilahue Noƌte, C uƌaŶilahue, Tƌes P iŶos, C añete, Leďu Ǉ C eŶtƌal C ƌistoƌo.
C eŶtƌal A ƌauĐo Ƌueda eŶ Isla Ǉ C eŶtƌal C ƌistoƌo iŶǇeĐtaďa a sisteŵa ϲ,Ϯ M W .

C aída de Áƌďol fueƌa de faja, soď ƌe la líŶea eŶtƌe las estƌuĐtuƌas Eϯϭ Ǉ EϯϮ. A l ŵoŵeŶto 
se ƌegistƌa ĐoŶdiĐióŶ ĐliŵátiĐa de vieŶto Ǉ lluvia eŶ la zoŶa. P ƌedio de A ƌuĐo ;FuŶdo el 
M aŶĐoͿ

FRONTEL ϭϬ-Ϭϲ-ϮϬ ϮϮ:ϱϵ El M aŶĐo C oƌoŶel

C ORONEL  - A NDA LIC A N ϲϲKV
DesĐoŶeǆióŶ foƌzada del iŶteƌƌuptoƌ ϱϮB ϯ eŶ S/E SeĐĐioŶadoƌa Lota, siŶ ĐoŶsuŵos afeĐtados, deď ido a 
Ƌue la líŶea se eŶĐueŶtƌa eŶ vaĐío.
A l ŵoŵeŶto de oĐuƌƌida la falla, se ƌegistƌa fueƌte vieŶto Ǉ lluvia eŶ la zoŶa.

C aída de Áƌďol fueƌa de faja, soď ƌe la líŶea eŶtƌe las estƌuĐtuƌas Eϯϭ Ǉ EϯϮ. A l ŵoŵeŶto 
se ƌegistƌa ĐoŶdiĐióŶ ĐliŵátiĐa de vieŶto Ǉ lluvia eŶ la zoŶa. P ƌedio de A ƌuĐo ;FuŶdo el 
M aŶĐoͿ

FRONTEL ϭϬ-Ϭϲ-ϮϬ ϮϮ:ϱϵ El M aŶĐo C oƌoŶel

A NDA LIC A N - H ORC ONES ϲϲKV
OpeƌaĐióŶ iŶteƌƌuptoƌ ϱϮB ϭ de S eĐĐioŶadoƌa Lota, afeĐtaŶdo a LT ϲϲKV  SeĐĐioŶadoƌa Lota H oƌĐoŶes 
N°Ϯ, ŶoƌŵalŵeŶte eŶeƌgizada eŶ vaĐío desde SeĐĐioŶadoƌa Lota.

C aída de Áƌďol fueƌa de faja, soď ƌe la líŶea deďido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe estƌuĐtuƌas 
N°ϴϯ Ǉ N°ϴϰ. Se Đoƌta uŶa fase del ĐoŶduĐtoƌ. EŶ P ƌedio de A ƌauĐo ;SeĐtoƌ C olĐuƌaͿ

FRONTEL Ϭϲ-Ϭϲ-ϮϬ ϭϭ:ϱϬ C olĐuƌa Lota

C ORONEL  - A NDA LIC A N ϲϲKV DesĐoŶeǆióŶ foƌzada de ϱϮB ϯ de S/E C oƌoŶel, siŶ péƌdida de ĐoŶsuŵos. C aída de Áƌďol fueƌa de faja, soď ƌe la líŶea deďido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe estƌuĐtuƌas 
N°ϰϭ Ǉ N°ϰϮ. EŶ P ƌedio de A ƌauĐo ;P laǇa B laŶĐaͿ

FRONTEL ϯϭ-Ϭϱ-ϮϬ ϭϳ:Ϯϯ P laǇa B laŶĐa C oƌoŶel

TRES P INOS - LEB U  ϲϲKV
DesĐoŶeǆióŶ Foƌzada del ϱϮB ϭ S/ Tƌes P iŶos, ĐoƌƌespoŶdieŶte a la líŶea ϲϲKV  Tƌes P iŶos  -  L eďú, 
afeĐtaŶdo los ĐoŶsuŵos de S/E Leďu. A l ŵoŵeŶto de la falla P aƌƋue EóliĐo C ƌistoƌo se eŶĐoŶtƌaďa 
iŶǇeĐtaŶdo ϯM W

C aída de Áƌďol fueƌa de faja, deď ido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe estƌuĐtuƌas N°ϱϯϴ-ϱϯϵ, siŶ 
daños a las iŶstalaĐioŶes. P ƌedio Foƌestal A ƌauĐo ;FuŶdo SaŶ A ŵďƌosioͿ.

FRONTEL Ϯϲ-Ϭϰ-ϮϬ ϭϰ:Ϭϯ Los Álaŵos A ƌauĐo

A NDA LIC A N - H ORC ONES ϲϲKV DesĐoŶeǆióŶ foƌzada del ϱϮB ϭ de S/E SeĐĐioŶadoƌa Lota, siŶ ĐoŶsuŵos afeĐtados. C aída de Áƌďol fueƌa de faja, deď ido a tala de teƌĐeƌos, eŶtƌe estƌuĐtuƌas N°ϭϬϴ-ϭϬϵ. 
C oƌte de uŶa fase del ĐoŶduĐtoƌ. P ƌedio Foƌestal A ƌauĐo ;SeĐtoƌ C hiviliŶgoͿ.

FRONTEL Ϯϭ-Ϭϯ-ϮϬ ϭϯ:ϯϴ C hiviliŶgo Lota

A NEXO ϭ





 

 

 

 

 

 

 

OFICINA JUDICIAL VIRTUAL
CERTIFICADO DE ENVÍO DE CAUSA

Datos de la Causa
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EN LO PRINCIPAL: Interpone querella; EN EL PRIMER OTROSÍ: Solicita diligencias de investigación al 

Ministerio Público; EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Personería; EN EL TERCER OTROSÍ: Téngase presente 

en cuanto al patrocinio y poder; EL CUARTO OTROSÍ: Forma de notificación.  

S. J. de Garantía de Coronel  

 Claudio Gutiérrez Milesi, abogado, domiciliado para estos efectos en calle Manuel Montt, 

N° 1600, Coronel, actuando en representación, según se acreditará, de Compañía General de 

Electricidad S.A. –en adelante CGE-, persona jurídica, mismo domicilio anterior, que tiene la calidad 

de víctima en los hechos que a continuación se señalan, a S.S. con respeto digo: 

 Vengo en interponer querella en contra de todos quienes resulten responsables del 

derribamiento de un árbol en el sector Playa Blanca de la comuna de Coronel, directamente sobre 

la línea 66 kV Coronel–Andalicán N°1 y 2, de propiedad de CGE, correspondiente al sistema de 

transmisión zonal, ocasionando interrupción de suministro a los grupos de clientes atendidos por la 

empresa distribuidora FRONTEL, a quienes se alimenta desde las subestaciones de propiedad de 

CGE, Lota, Horcones, Carampangue, Tap Carampangue, Curanilahue Norte, Curanilahue, Tres Pinos 

y Lebu. 

 Los antecedentes de hecho y de derecho en que se funda la querella son los siguientes: 

 1. Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) es dueña de la línea de transmisión o 

transporte de electricidad de 66 kV, denominada LT 66 kV Coronel – Andalicán N°1 y 2, que forma 

parte del Sistema de Transmisión Zonal y se encuentra destinada principalmente al abastecimiento 

de clientes o usuarios finales atendidos por la empresa distribuidora Frontel en la provincia de 

Arauco.  

2. El pasado 22 de noviembre de 2020 se verificó en la citada línea de transmisión LT 66 kV 

Coronel – Andalicán N°1 y 2, el derribamiento mediante tala de un árbol sobre un punto de esa 

línea, ocasionando interrupción de suministro a un significativo número de clientes de las comunas 

de Lota, Lebu, Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Los Álamos y Tirúa.   

Ese día, a las 14:33 horas, se produjo una interrupción del suministro eléctrico en la línea 

mencionada. Advertida la interrupción de suministro, una cuadrilla de trabajadores de la empresa 

contratista EISESA, a cargo del Supervisor señor Erwin Sandoval Jimenez, cédula de identidad N° 

15.879.225-7, integrada además por don Leonardo Retamal Pereira, cédula de identidad N° 

9.136.764-5, efectuó el recorrido del sector, encontrando a las 16:02 horas el punto de la falla, 

ubicado  entre las estructuras N° 43 y N° 44 de la Línea LT 66 kV Coronel – Andalicán N°1 y 2, en el 

interior del fundo Playa Blanca, de la comuna de Coronel. Por información recogida en terreno, ese 

fundo sería de propiedad de la empresa Forestal Arauco.  

En ese punto, había sido talado de raíz, con motosierra, un eucalipto ubicado en ese mismo 

predio particular, de aproximadamente 25 metros de altura, ubicado a aproximadamente 15 metros 

del conductor más cercano de la línea, siendo derribado sobre la línea eléctrica y quedando apoyado 

sobre los conductores, y ocasionando el corte de 8 hebras de la fase superior de la línea LT 66KV El 

Manco-Andalicán N°2, lo que hizo necesario efectuar maniobras para el retiro del árbol para la 



reposición del servicio, además de programar el día 26 de noviembre el cambio del tramo del 

conductor dañado, trabajo que desarrolló la empresa MSTI, para poder normalizar las instalaciones 

eléctricas. 

 3. El daño del conductor de la línea de transmisión referida, ocasionó la interrupción de 

suministro para 80.264 clientes de la empresa distribuidora FRONTEL, en las comunas de Lota, Lebu, 

Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Los Álamos y Tirúa, a los que se abastece desde las 

subestaciones Lota, Horcones, Carampangue, Tap Carampangue, Curanilahue Norte, Tres Pinos y 

Lebu.   

Los daños en la línea que tuvieron que ser reparados, se avalúan en la suma de $4.724.638, 

por concepto de mano de obra. 

A pesar de la prontitud con que se efectuaron los trabajos, el retiro del árbol sobre los 

conductores significó la interrupción de suministro a los grupos de clientes antes mencionados, por 

un tiempo de entre 14 minutos y 3 horas. 

4. Los hechos antes señalados pueden configurar, según las circunstancias que se logre 

establecer en la investigación, el delito de interrupción maliciosa del suministro eléctrico, previsto 

y sancionado en el artículo 213° de la Ley General de Servicios Eléctricos, o bien el delito de daños 

calificados previsto y sancionado en los artículos 485 y 486 del Código Penal.  

 POR TANTO, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 485°, 486° y demás 

pertinentes del Código Penal, en el artículo 213° del D.F.L. N° 4/20.018 de 2006, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el Texto Refundido, Sistematizado y Coordinado del 

Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios en Materia Eléctrica 

–Ley General de Servicios Eléctricos- y en los artículos 109, letra b), 111, 112 y 113 del Código 

Procesal Penal,  

PIDO A S.S. tener por presentada querella en contra de todos quienes resulten responsables 

del hecho objeto de ésta, y admitirla a tramitación, remitiéndola a la Fiscalía Local de Coronel, para 

su conocimiento e incorporación a la carpeta de investigación fiscal, sin perjuicio de la realización 

de las diligencias de investigación que se solicitan en el primer otrosí de esta presentación. 

PRIMER OTROSÍ: PIDO A S.S. tener por efectuada, en cumplimiento de lo dispuesto por la 

letra e) del artículo 113 del Código Procesal Penal, la solicitud de las siguientes diligencias de 

investigación al Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Coronel que se encuentre a cargo de la 

investigación de estos hechos: 

 a) Se despache orden de investigar al OS 9 de Carabineros o aquella brigada de Carabineros 

de Chile o la Policía de Investigaciones que se estime pertinente, para que se constituya en el sitio 

en que se produjeron los delitos objeto de la querella; empadrone y tome declaraciones a quienes 

hayan podido presenciar o de alguna manera tener conocimiento de estos hechos; y efectúe, a partir 

de esas declaraciones, las demás diligencias necesarias para identificar a los autores del delito de 

que se trata; 



 b) Se despache instrucción particular o se requiera informe pericial a los laboratorios 

LABOCAR, de Carabineros de Chile, o LACRIM de la Policía de Investigaciones, para que, en 

coordinación con la brigada encargada de la diligencia solicitada en la letra precedente, el personal 

experto a cargo se constituya en el lugar de los hechos, y determine: 

i) La distancia existente entre el árbol que fue derribado sobre la línea de 

transmisión el día de los hechos, y el eje y conductor más cercano de esa línea;  

ii) El tamaño, grosor y demás características del árbol derribado. 

iii) La o las herramientas que fueron usadas para derribar dicho árbol, examinando 

el tocón o base subsistente en el lugar.    

 c) Se cite a declarar en calidad de testigos a las personas que pudieron constatar los hechos 

objeto de la presente querella el pasado 22 de noviembre, señores Erwin Sandoval Jimenez, cédula 

de identidad N° 15.879.225-7, Leonardo Retamal Pereira, cédula de identidad N° 9.136.764-5, 

ambos con domicilio en Camino de los Carros 1877, Concepción, a quienes se puede contactar a 

través de la dirección de correo electrónico eesandovalj@cge.cl. 

SEGUNDO OTROSÍ: PIDO A S.S. tener por acompañada la escritura pública de fecha 6 de 

noviembre de 2017 otorgada en la Notaría de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, en la que consta 

mi personería para actuar en representación de la empresa Compañía General de Electricidad S.A.  

TERCER OTROSÍ: PIDO A S.S. tener presente, en mi calidad de abogado habilitado para el 

ejercicio de la profesión, asumiré personalmente el patrocinio y poder para comparecer en estos 

autos.  

CUARTO OTROSÍ: PIDO A SS. Tener presente que para efectos de las notificaciones que se 

deben efectuar a esta parte querellante, señalo la dirección de correo electrónico 

cagutierrezm@cge.cl, en los términos previstos en el artículo 31 del Código Procesal Penal.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informe de Falla Reducido 

 

Evento tercero: Sin energía SE Carampangue (SE Andalicán 52B1 de línea de 66 kV Andalicán 

- Horcones interrupción forzada por protecciones). 

Propietario: CGE. 

Fecha y hora del evento: 24-04-2021 a las 13:28 hora. 

N° IF: 2021001210. 

Realizado por: Luis Moreira– Juan Miranda – Miguel Rodríguez. 
Revisado por: Mauro Cedeño Gómez – Alexis Aedo Sanhueza. 

Aprobado por: Juan Pablo Antriao Molina. 

Cargado: 30 de abril de 2021 a las 13:40. 

 

A continuación, se muestra cuadro resumen con los consumos afectados en SE 

Carampangue por este evento. Se detalla NEMA de alimentadores, consumos, horarios, 

comunas afectadas y número de clientes afectados en cada alimentador: 

 

1. Consumos afectados: 

 

SSEE Alimentadores 
Consumos 
afectados 

(MW) 
H. Desc. H. Norm. Comunas afectadas 

Clientes 
afectados 

Empresa 

Carampangue 

52CT2 

Laraquete 
1,58 13:28 13:38 Arauco y Lota 3389 FRONTEL 

52E2 Arauco  2 13:28 13:38 Arauco 5548 FRONTEL 

52E3 Tubul 2,11 13:28 13:38 Arauco y Curanilahue 6631 FRONTEL 

Total 5,69   15568   

*Se considera la suma de la potencia del alimentador más la PMGD conectada al mismo. 

 

2. Estimación de la energía no suministrada: 
 

Subestación Alimentador Empresa 
Tipo de 
cliente 

Pérdida de 
Consumo 

[MW] 

Tiempo 
desconexión 

(h) 
ENS (MWh) 

Carampangue 

52CT2 Laraquete 

FRONTEL 

Regulado 1,58 0,17 0,26 

52E2 Arauco  Regulado 2 0,17 0,33 

52E3 Tubul Regulado 2,11 0,17 0,35 

     Total 0,95 

  



3. Calificación de la ubicación de los alimentadores afectados por la falla, de acuerdo con lo 
indicado en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25. 

 

Subestación Alimentadores Comunas Densidad Descripción 

Carampangue 

52CT2 Laraquete 
Arauco D2 BAJA 

Lota D4 ALTA 

52E2 Arauco Arauco D2 BAJA 

52E3 Tubul 
Arauco D2 BAJA 

Curanilahue D2 BAJA 

 

4. Generación afectada: 

 

Central  SE Alimentador 
Pérdida de 

Generación [MW] 
H. Desc. H. Norm. Empresa 

Las Peñas Carampangue 52E3 Tubul 2,1 13:28 13:59 EÓLICO LAS PEÑAS  

TOTAL 2,1   

 



 

 

 

INFORME DE FALLA – CENTRAL AUTOPRODUCTORA ARAUCO 

CENTRAL AUTOPRODUCTORA: Arauco 

PROPIETARIO: Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

NOMBRE EMPRESA REPRESENTANTE: Arauco Bioenergía S.A. (representa a Celulosa Arauco y Constitución S.A. 

ante el Coordinador Eléctrico Nacional). 
RUT: 96.547.510-9 
REPRESENTANTE LEGAL: Leonardo Bastidas 
DIRECCIÓN: Av. El Golf 150, Piso 7. Las Condes 
TÍTULO DE LA FALLA: Operación en isla de central autoproductora Arauco el día 24/04/2021 

ORIGEN DE FALLA: Externa 

CODIGO DE FALLA: 2011 

FENÓMENO FÍSICO: No aplica1 

ELEMENTO: No aplica2 

FENÓMENO ELÉCTRICO: No aplica3 

MODO: No aplica4 

COMUNA: Arauco 
FECHA Y HORA DE INICIO: 24 de abril del 2021 a las 13:37 hrs. 
CÓDIGO INFORME DE FALLA: IF2021001206 

  

1. DESCRIPCIÓN DE LA FALLA 

 

Con fecha 24 de abril del 2021 a las 13:37 hrs. se produce una interrupción forzada por protecciones en la línea 

de 66kV Andalicán - Horcones perdiéndose 5,5 MW de la S/E Carampangue. 

La falla mencionada anteriormente provoca la operación en isla de central autoproductora Arauco por apertura 

del interruptor 52B por baja tensión. Al momento de la falla, central autoproductora Arauco se encontraba con 0 

MW de inyección al SEN. 

Central autoproductora Arauco se sincroniza al SEN a las 13:48 hrs. 

 

2. INSTALACIONES AFECTADAS 

 

Las instalaciones afectadas son: 

 

• Central autoproductora Arauco: Apertura de interruptor 52B.  

 
1 No aplica porque el fenómeno físico se produce en instalaciones de terceros. 
2 No aplica porque elemento eléctrico pertenece a instalaciones de terceros. 
3 No aplica porque el fenómeno eléctrico se produce en instalaciones de terceros. 
4 No aplica porque el interruptor que debe despejar la falla pertenece a instalaciones de terceros. 
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2.1. DIAGRAMA UNILINEAL DE LAS INSTALACIONES AFECTADAS 

 

 
Figura 2.1: Diagrama unilineal zona afectada en central autoproductora Arauco.
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3. PÉRDIDAS DE GENERACIÓN 

 
3.1. Central autoproductora Arauco: 0 MW de excedentes 

 

• Hora de Inicio: 13:37 hrs. 

• Hora de Término: 13:48 hrs. 

• Duración de desconexión: 11 minutos. 

 

4. PÉRDIDAS DE CONSUMO 

 

4.1. Clientes de Arauco Bioenergía: 0 MW. 

4.2. Clientes de otras empresas: Se desconoce información. 

 

5. REPETICIONES 

 

5.1. Falla en instalaciones de terceros por lo que se desconoce información. Arauco no cuenta con 

registros de falla de instalaciones de terceros, solo propios. 
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6. CRONOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS DEL EVENTO 

 

6.1. A las 13:37 hrs. se produce una interrupción forzada por protecciones en la línea de 66kV Andalicán - 

Horcones perdiéndose 5,5 MW de la S/E Carampangue. Debido a lo anterior se producen los eventos 

que siguen: 

6.2. A las 13:37:31,130745 hrs. la protección F60 asociada al interruptor 52B detecta un pickup de baja 

tensión en la fase C. 

6.3. A las 13:37:31,255725 hrs. se produce la operación de la función PHASE UV1 de la protección F60 

asociada al interruptor 52B. 

6.4. A las 13:37:31,310847 hrs. se abre el interruptor 52B y central autoproductora Arauco pasa a operar 

en isla eléctrica con sus consumos industriales. 

6.5. A las 13:47:38,418056 hrs. se cierra el interruptor 52B y central autoproductora Arauco sincroniza al 

SEN. 
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7. REGISTRO DE EVENTOS 

 

7.1. PROTECCIÓN F60, PAÑO 52B CENTRAL AUTOPRODUCTORA ARAUCO 
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Figura 7.1: Registro de eventos de protección F60, paño 52B central autoproductora Arauco. 
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8. OSCILOGRAFÍAS 

 
8.1. PROTECCIÓN F60, PAÑO 52B CENTRAL AUTOPRODUCTORA ARAUCO 

 

 
Figura 8.1: Oscilografía de protección F60, paño 52B central autoproductora Arauco.
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9. DIAGRAMAS FASORIALES 

 

9.1. PROTECCIÓN F60, PAÑO 52B CENTRAL AUTOPRODUCTORA ARAUCO 

 

 

Figura 9.1: Diagrama fasorial protección F60, paño 52B central autoproductora Arauco (valores secundarios). 
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10. ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DE LAS PROTECCIONES 

 

10.1. PAÑO 52B CENTRAL AUTOPRODUCTORA ARAUCO 

 

La protección que abre el interruptor 52B de central autoproductora Arauco es la protección F60 por medio de su 

función de baja tensión PHASE UV1, cuyo ajuste se muestra en la figura 10.1. 

 

 
Figura 10.1: Ajustes función PHASE UV de protección F60 asociada al paño 52B. 

 

Según los ajustes especificados, la protección en cuestión se activará cuando la tensión medida por el paño 52B 

de fase a tierra, se encuentre por debajo de 0,90 pu, lo que corresponde a 98,01 V (medida en el secundario) tal 

como indica la siguiente ecuación: 

 ͳͲͺ,ͻ ∗ Ͳ,ͻͲ = ͻͺ,Ͳͳ � 

 

El fasor de la figura 9.1 señala que al momento del pickup de la función PHASE UV1, la tensión medida en la fase 

C tiene un valor de 93,49 V (secundarios), valor bajo el umbral proporcionado por el ajuste y que provoca la 

operación de la protección luego de un delay de 120 ms. 
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11. ACCIONES CORRECTIVAS 

 

 

11.1. Acciones Correctivas LP: No se necesitan ya que se concluye una correcta operación de las 

protecciones. 

11.2. Acciones Correctivas CP: No se necesitan ya que se concluye una correcta operación de las 

protecciones.  

11.3. Inversiones Pendientes: No se tienen inversiones pendientes a la fecha.
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12. INFORME DE FALLA DE 48 HRS. 
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