TRACTEBEL

TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Avenida Andrés Bello 2325, Piso 7
Providencia, Santiago - CHILE

tel. +56 2 2715 8000 - fax +56 2 2715 8001
engineering-cl@tractebel.engie.com
tractebel-engie.com

Codigo Proyecto: P.016789

Pruebas Consumo Especifico Neto

Central CMPC Laja

Unidades Caldera Recuperadora N6, Caldera de Poder N3
Lugar Laja, Region de Biobio

Inicio Actividades 19/05/2021 - 09:00 hrs

Fin Actividades 19/05/2021 - 17:00 hrs

Acuerdos Finales 28/05/2021 - 09:00 hrs

Anexos Anexo 01 — Lista de Asistentes

Observaciones Generales:

Pruebas se realizan de forma telesupervisada con apoyo en terreno.

Estados de las valvulas de purga fueron verificados y son iguales a los estados vistos en las pruebas de
Potencia Maxima.

Punto de estabilizacion de nivel de silos se fija a 60%.
Regulacién de generacion eléctrica se hace ajustando la carga en la caldera de biomasa.

Escaldn 2: Se decide desplazar la prueba desde las 12:00 a las 12:10 para lograr tomar un periodo de
mayor estabilidad.

Dado que el control de generacion de energia excedente es por la alimentacion de la caldera de biomasa,
no es posible mantener el escalén de generacién exacto conforme a lo indicado en el protocolo.

Caldera de biomasa (CB3) tripea a las 16:18 por desconexion de una rastra. Se retrasa el escalén 4
hasta retorno de funcionamiento. Inicialmente se propone postergar escalén 4 y 5 para jornada siguiente.

Via correo electrénico del 19/05/2021 — 17:29: Se propone retomar la prueba el proximo martes 25 de
mayo 2021 para lo cual se ingreso la SD 2021044091 al Sistema Neomante. Solicitud aceptada por todas
las partes involucradas.

24/05/2021: Se posponen pruebas calendarizadas para el dia 25 hasta nuevo aviso.

Reunion entre Coordinador Eléctrico, Coordinado y Experto Técnico Fecha 28/05/2021 — 09:00hrs: Se
resuelve reemplazar los 2 escalones faltantes de Consumo Especifico Neto con los resultados de las
pruebas de los dias 17/05/2021 y 18/05/2021 ya que estos corresponden a los estados de carga
requeridos. Para la correcta utilizacion de estos datos, el Coordinado se compromete a entregar la
informacion de los dias 17 y 18 en formato segundos. Adicionalmente se requiere el analisis 2 muestras
de Fuel Oil N6 utilizado en la caldera Recuperadora 6.

La fecha de entrega del informe de pruebas quedara sujeta a la entrega total de la informacion
recolectada.
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Anexo 01: Lista de Asistentes

Nombre Empresa Cargo Firma

Eduardo ;
Andrzejewski Tractebel Experto Técnico Z %ﬂ o ”Z /m ./ pYrve

: : Ingeniero de Pruebas

Luis Garrido Tractebel Coordinador
Diego Larrain Tractebel Ingeniero de Pruebas Yondis
: : Jefe de Unidad de
Daniel Morales Bionergias Forestales Energia
Experto Técnico

Sergio Urrea Bionergias Forestales Interno de Planta

Marcelo Cifuentes = Bionergias Forestales  Coordinador SIRE

: " Operador
Hugo Beltran Bionergias Forestales Turbogenerador
. Operador
Gerson Viveros Bionergias Forestales Electrocontrol

Ingeniero Dpto. De ,
Control de la
Operacion

| . . Ingeniero Dpto. De |
Tomés Avila Coorduazcégnillectnco Control de la /,;2%4
Operacion 1 .

Coordinador Electrico

Eduardo Gonzalez Nacional
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