
Estudio para análisis de falla EAF 240/2021 

“Desconexión forzada de líneas 110 kV Diego de Almagro - El Salvador y Diego de Almagro - El 
Salvador - Potrerillos N°2” 

Fecha de Emisión: 14-09-2021 

 
 

1. Descripción general de la interrupción 

 

     a. Fecha y Hora de la falla 

Fecha 24/08/2021 

Hora 22:47 

Consumos desconectados (MW) 22.00 

Demanda previa del sistema (MW) 10406.00 

Porcentaje de desconexión 0.211 % 

Calificación Apagón No aplica (porcentaje de desconexión < 10%) 

 

      b. Identificación instalación afectada 

Nombre de la instalación 
Línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador/ LT001CI1TR01----L075 
Línea 110 kV Diego de Almagro - Llanta N°2 / LT003CI2TR02----L075 

Tipo de instalación Línea 

Tensión nominal 110 kV 

Segmento Transmisión Dedicado 

Propietario instalación afectada Codelco Chile División Salvador 

RUT 61.704.000-k 

Representante Legal Mauricio Eugenio Álvarez Borie 

Dirección 11 Norte 1291, Piso 5C, Villa Exótica Edificio Institucional, Calama 

- Los datos correspondientes a la empresa propietaria de la instalación afectada (Codelco) fueron obtenidos de la 
plataforma REUC del Coordinador. 

 

     c. Identificación del elemento fallado 

Nombre del elemento fallado 
Línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador/ LT001CI1TR01----L075 
Línea 110 kV Diego de Almagro - Llanta N°2 / LT003CI2TR02----L075 

Propietario elemento fallado Codelco Chile División Salvador 

RUT 61.704.000-k 

Representante Legal Mauricio Eugenio Álvarez Borie 

Dirección 11 Norte 1291, Piso 5C, Villa Exótica Edificio Institucional, Calama 
 

- Los datos correspondientes a la empresa propietaria de la instalación afectada (Codelco) fueron obtenidos de la 
plataforma REUC del Coordinador. 



      d.1   Origen y causa de la falla 

Se produjo la desconexión forzada de las líneas 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador 
y 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2, debido a falla monofásica en la fase C, 
ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador. 

Se desconoce la causa de la falla, aunque según lo señalado por Transelec S.A. en su informe de falla 
de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de nieve en la zona. 

      d.2 Fenómeno Físico 

OTR2: Origen no determinado. 

      d.3 Reiteración 

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Estas instalaciones no han sido afectada por 
el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles. 

  Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: Se han producido dos fallas en 
instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar (homologado), durante los últimos 
24 meses móviles, correspondiente a los Estudios para Análisis de Falla de la siguiente tabla: 

FALLA-ID ACCIONES_CORRECTIVAS_CP ACCIONES_CORRECTIVAS_LP 

EAF 012-2021 No se indican.  No se indican.  

EAF 192-2021 No se indican.  No se indican.  

 

Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido dos 
fallas en las mismas instalaciones afectadas durante los últimos 24 meses móviles, correspondiente a 
los EAF 188-2020 (línea 2x220 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos) y 303-2020 (línea 
220 kV Diego de Almagro - PV Salvador - Salvador). 

      d.4 Fenómeno eléctrico 

PR51N: Protección de sobrecorriente temporizada residual. 

      e.  Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla 

Los elementos afectados por la falla corresponden a las líneas 110 kV Diego de Almagro - El Salvador 
y 2x220 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos, las que poseen las siguientes características, 
de acuerdo con la información obtenida en la plataforma Infotécnica del Coordinador: 

Línea 
Tensión 

[kV] 
 Longitud 

[km] 
Capacidad 25°CS 

[MVA] 
Año de puesta 

en servicio 

Tramo 110 kV Diego de Almagro – Llanta N°1 110 23.00 100 2001 

Tramo 110 kV Diego de Almagro – Llanta N°2 110 25.86 100 2001 

Tramo 110 kV Llanta – Potrerillos N°1 110 34.05 100 2001 

Tramo 110 kV Llanta – Potrerillos N°2 110 37.04 100 2001 

Tramo 2x110 kV Llanta - Salvador 110 26.50 54.9 2001 

Tramo 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador 110 19.043 67.8 2001 

Tramo 110 kV PV Salvador - Salvador 110 29.065 67.8 2001 

 

La empresa Codelco División El Salvador no remitió información sobre los mantenimientos realizados 
durante los últimos 24 meses. 

 



      f.   Ubicación urbana o rural según DS 327/1997 

No informado 

      g.   Proposición del propietario respecto del origen de la falla 

No informado 

      h.   Comuna donde se presenta la falla 

3202: Diego de Almagro 

i. Fecha de entrega de la información al Coordinador 

Coordinado 
Informe de 48 horas 

(26-08-2021) 
Informe de 5 días 

(31-08-2021) 

Codelco División Salvador No entregado No entregado 
Transelec S.A. 25-08-2021 31-08-2021 

PV Salvador S.A. 26-08-2021 26-08-2021 
 

2. Descripción del equipamiento afectado 

 

a. Sistema de Generación 

b. Sistema de Transmisión 

Elemento Afectado Segmento Tramo Hora Desc. Hora Norm. 

Diego de Almagro - PV Salvador 
- El Salvador 110 kV 

Dedicado 
Diego de Almagro - PV Salvador - El 

Salvador 110 kV 
22:47 00:47 (25-08-2021) 

Diego de Almagro - El Salvador 
- Potrerillos 110 kV 

Dedicado 
Diego de Almagro - El Salvador - 

Potrerillos 110 kV N°2 
22:47 11:37 (25-08-2021) 

S/E PV Salvador Dedicado Barra de 23 kV 22:47 00:39 (25-08-2021) 

- Las horas indicadas corresponden a lo informado por la empresa Transelec S.A. y a lo señalado en el Informe Diario del 
CDC del Coordinador Eléctrico Nacional. 

c. Consumos 

Subestación 
Alimentador 

/Paño 
Comuna 

Pérdida de 
Consumo 

(MW) 

% 
consumo 
pre-falla 

Clientes 
afectados 

H. 
Desc. 

H. Dispon. H. Norm. 

S/E El Salvador - 

Diego de 
Almagro (*) 

22.00 (**) 0.211 1 22:47 
00:47 

(25-08-2021) 
00:47 

(25-08-2021) 
S/E Llanta - 

S/E Potrerillos - 
 

              Total: 22.00 MW    0.211%        1 

 

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Transelec S.A., a lo señalado en el 
Informe Diario del CDC y al registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional. 

(*) Corresponde a la comuna donde se encuentran ubicadas las SS/EE El Salvador, Llanta y Potrerillos, según lo 
informado en la plataforma Infotécnica. 

(**) Monto total de consumos desprendidos en instalaciones de Codelco División Salvador, de acuerdo con el registro 
histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional en los paños H1, H2 y H3 de S/E Diego de Almagro. Se desconoce 
el detalle por S/E. 

 



3. Estimación de la energía no suministrada 

 

Subestación 
Alimentador 

/Paño 
Empresa Tipo de cliente 

Pérdida de 
Consumo (MW) 

Tiempo 
Indispon. (h) 

Tiempo 
Desc. (h) 

ENS 
(MWh) 

S/E El Salvador - 

Codelco 
Salvador 

Libre 22.00 (*) 2.00 2.00 44.00 S/E Llanta - 

S/E Potrerillos - 

Clientes Regulados : 0.0 MWh 

Clientes Libres : 44.0 MWh 

Total : 44.0 MWh 

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A. 

(*) Monto total de consumos desprendidos en instalaciones de Codelco División Salvador, de acuerdo con el registro 
histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional en los paños H1, H2 y H3 de S/E Diego de Almagro. Se desconoce 
el detalle por S/E. 

Curva de recuperación esperada v/s recuperación real. 

 

No se aprecian diferencias entre los horarios de recuperación real respecto de los horarios de 
disponibilidad de la barra primaria respectiva. 
 

- Velocidad promedio de recuperación. 

Rango 
Potencia 

(MW) 

Tiempo 
recuperación 

(h) 

Velocidad de 
recuperación 

(MW/h) 

Primer 80 % 17.60 2.00 8.80 

Último 20 % 4.40 2.00 2.20 

100 % Total 22.00 2.00 11.00 

 
 
 

 

 



 

Demanda del sistema previo a la falla: 10406.00 MW 

Regulación de Frecuencia 

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Andina (CTA), 
Angamos (ANG2), Atacama 1 (TG1A y TG2B), Cochrane (CCH1 y CCH2), Guacolda (U3 y U4), 
Hornitos (CTH), Kelar (TG2), Mejillones (CTM3), Norgener (NTO2), Pehuenche (U1 y U2), Tocopilla 
(U14 y U15). 

Operación Programada 

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 24 de agosto de 2021. 

Operación Real 

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 24 de agosto de 2021. 

Movimiento de centrales e informe diario del CDC 

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 
24 de agosto de 2021. 

Mantenimientos 

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 24 de 
agosto de 2021. 

Estado y configuración previo a la falla 

Las instalaciones de transmisión de propiedad de Codelco División Salvador son alimentadas a través 
de los paños H1, H2 y H3 de S/E Diego de Almagro, correspondientes a las líneas 220 kV Diego de 
Almagro - PV Salvador - Salvador y 2x220 kV Diego de Almagro - Salvador - Potrerillos. Debido a que 
Codelco División Salvador no entregó su informe de falla de 5 días, se desconoce la topología de las 
líneas mencionadas y de las SS/EE Salvador, Llanta y Potrerillos al momento de la falla. Por otra 
parte, la central PV Salvador se encontraba sin recurso primario para inyección de generación al SEN. 

Otros antecedentes relevantes 

Según lo señalado por Transelec S.A.: 

“Frente a cada evento, Transelec informa que sus paños asociados a las desconexiones se 

encontraban disponibles para la recuperación de servicio un minuto después de ocurridas las 

fallas.” 

Acciones preventivas y/o correctivas 

a) Las instalaciones afectadas de propiedad de Codelco División Salvador cuentan con planes de 
acción en curso, correspondientes a los EAF 188-2020 y EAF 303-2020. 

b) Acciones correctivas a corto plazo:  

Transelec S.A. indica que “no aplica” ejecutar acciones correctivas a corto plazo, ante el 
comportamiento correcto de sus instalaciones durante este evento. 

PV Salvador S.A. no indica acciones correctivas a corto plazo. 

 

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla 



c) Acciones correctivas a largo plazo:  

Transelec S.A. indica que “no aplica” ejecutar acciones correctivas a largo plazo, ante el 
comportamiento correcto de sus instalaciones durante este evento. 

PV Salvador S.A. no indica acciones correctivas a largo plazo. 

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla 

 

 

 



Barra 23 kV de S/E PV Salvador 

 

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos 

 

Hora Involucrado Evento 

22:47 Transelec 
Apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Diego de Almagro, correspondiente a la 
línea 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador, por operación de su 
protección direccional de sobrecorriente residual. 

22:47 Transelec 
Apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Diego de Almagro, correspondiente a la 
línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2, por operación de su 
protección direccional de sobrecorriente residual. 

22:47+ PV Salvador 
Apertura automática de los interruptores 52H03, 52H04, 52H12 y 52H13 de S/E PV 
Salvador, por operación de sus protecciones de sobrecorriente residual. 

22:47+ PV Salvador 
Apertura automática del interruptor 52H01 de S/E PV Salvador, por operación de su 
protección de baja tensión. 

- Las horas indicadas corresponden a lo informado por las empresas Transelec S.A. y PV Salvador S.A. 

6. Normalización del servicio 

 

Fecha Involucrado Hora Acción 

24/08/2021 Transelec 23:10 
Cierre del interruptor 52H1 de S/E Diego de Almagro, correspondiente a la 
línea 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador. Línea queda 
energizada en vacío. 

24/08/2021 Transelec 23:14 
Apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Diego de Almagro, 
correspondiente a la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos 
N°1 (relacionado con el EAF 241-2021). 

24/08/2021 Transelec 23:39 

Apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Diego de Almagro, 
correspondiente a la línea 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El 
Salvador, por operación de su protección direccional de sobrecorriente 
residual. 

25/08/2021 Transelec 00:23 
Cierre del interruptor 52H1 de S/E Diego de Almagro, correspondiente a la 
línea 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador. 

25/08/2021 PV Salvador 00:39 Normalizadas las instalaciones en S/E PV Salvador. 

25/08/2021 
Codelco 
Salvador 

00:47 

Cierre del interruptor 52H1 de S/E El Salvador, correspondiente a la línea 
110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador. Se inicia recuperación 
de consumos, según se verifica en registro histórico del SCADA del 
Coordinador Eléctrico Nacional. (*) 

25/08/2021 Transelec 11:37 
Cierre del interruptor 52H3 de S/E Diego de Almagro, correspondiente a la 
línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2. 

- Las fechas y las horas indicadas corresponden a lo informado por las empresas Transelec S.A. y PV Salvador S.A., a lo 
señalado en el Informe Diario del CDC y al registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional. 

(*) Se desconoce horario y causas de la apertura de este interruptor. 

 



7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control 

 

Se produjo la desconexión forzada de las líneas 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador 
y 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2, debido a falla monofásica en la fase C, 
ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador, sin que exista claridad de su 
ubicación exacta ni de sus causas, aunque según lo señalado por Transelec S.A. en su Informe de 
Falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de nieve en la zona. Como 
consecuencia de lo anterior, se produjo la pérdida de 22 MW de consumos asociados a Codelco 
División Salvador. 

 

Apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Diego de Almagro 

A continuación, se presentan los registros de la protección Siemens 7SA61 (sistema 1) asociada al 
paño H1 de S/E Diego de Almagro: 

 

 



 

En el registro oscilográfico anterior, se observa la aparición de una sobrecorriente por la fase C, un 
descenso en la tensión respectiva y la presencia de una corriente residual, por lo que se concluye 
que ocurrió una falla monofásica en la mencionada fase. 

En el registro de eventos, se observa, en primera instancia, la activación del elemento direccional de 
sobrecorriente residual (67N picked up FORWARD y 51N PICKED UP). Luego de 380 ms, se registra 
la operación del citado elemento (50N / 51N: Trip 3pole y 51N TRIP). Según lo observado en el 
registro oscilográfico, el tiempo de apertura del interruptor fue de aproximadamente 2 ciclos. 

 

Apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Diego de Almagro 

A continuación, se presentan los registros de la protección Siemens 7SA61 (sistema 1) asociada al 
paño H3 de S/E Diego de Almagro: 

 

 



 

En el registro oscilográfico anterior, se observa la aparición de una sobrecorriente por la fase C, un 
descenso en la tensión respectiva y la presencia de una corriente residual, por lo que se concluye 
que ocurrió una falla monofásica en la mencionada fase. 

En el registro de eventos, se observa, en primera instancia, la activación del elemento direccional de 
sobrecorriente residual (67N picked up FORWARD y 51N PICKED UP). Luego de 380 ms, se registra 
la operación del citado elemento (50N / 51N: Trip 3pole y 51N TRIP). Según lo observado en el 
registro oscilográfico, el tiempo de apertura del interruptor fue de aproximadamente 2 ciclos. 

 

Apertura automática de los interruptores 52H03, 52H04, 52H12 y 52H13 de S/E PV Salvador 

A continuación, se presentan los registros de las protecciones ABB REF615 asociadas a los paños 
H03, H04, H12 y H13 de S/E PV Salvador, además del respectivo análisis: 

Registro de eventos protección paño H03 

 

En el registro de eventos anterior, se observa la activación del elemento de sobrecorriente residual 
(EFHPTOC 1 START) y su posterior operación (EFHPTOC1 OPERATE), con un tiempo de operación de 
35 ms. 

Registro de eventos protección paño H04 

 

En el registro de eventos anterior, se observa la operación del elemento de sobrecorriente residual 
(EFHPTOC1 OPERATE), aunque no se observa el momento de activación. El tiempo de apertura del 
interruptor fue de 57 ms. 
 



Registro de eventos protección paño H12 

 

En el registro de eventos anterior, se observa la activación del elemento de sobrecorriente residual 
(EFHPTOC 1 START) y su posterior operación (EFHPTOC1 OPERATE), con un tiempo de operación de 
35 ms. 

Registro de eventos protección paño H13 

 

En el registro de eventos anterior, se observa la operación del elemento de sobrecorriente residual 
(EFHPTOC1 OPERATE), aunque no se observa el momento de activación. El tiempo de apertura del 
interruptor fue de 58 ms. 

 

Apertura automática del interruptor 52H01 de S/E PV Salvador 

A continuación, se presenta el registro de eventos de la protección ABB REF615 asociada al paño H01 
de S/E PV Salvador: 

 

En el registro de eventos anterior, en el primer evento se observa la operación del elemento de baja 
tensión (PHPTUV2 OPERATE), aunque no se observa el momento de activación. 

 

 

 

 

 



Apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Diego de Almagro (23:39 horas) 

A continuación, se presentan los registros de la protección GE D60 (sistema 2) asociada al paño H1 
de S/E Diego de Almagro: 

 

 

 

En el registro oscilográfico anterior, en primera instancia, se observa la aparición de una 
sobrecorriente por la fase A, un descenso en la tensión respectiva y la presencia de una corriente 
residual, por lo que se concluye que ocurrió una falla monofásica en la mencionada fase. 
Posteriormente, la falla evoluciona involucrando a la fase C, transformándose en una falla bifásica a 
tierra.  

En el registro de eventos, se observa, en primera instancia, la activación del elemento direccional de 
sobrecorriente residual (evento N°23344). Luego de 369 ms, se registra la operación del citado 
elemento (evento N°23351). Según lo observado en el registro oscilográfico, el tiempo de apertura 
del interruptor fue de aproximadamente 2 ciclos. 

 

 

 



8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla 

 
o Detalle de la generación programada para el día 24 de agosto de 2021 (Anexo N°1). 

o Detalle de la generación real del día 24 de agosto de 2021 (Anexo N°2). 

o Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 24 de 
agosto de 2021 (Anexo N°3). 

o Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 24 de agosto de 2021 (Anexo 
N°4). 

o Informes de falla de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por 
las empresas Transelec S.A. y PV Salvador S.A. (Anexo N°5). 

o Otros antecedentes aportados por las empresas Transelec S.A. y PV Salvador S.A. (Anexo N°6). 

9. Análisis de las actuaciones de protecciones 

 
 
9.1 Incumplimiento Normativo 

Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados 
son: 

Codelco División Salvador. 

- Entrega de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, con el nivel de detalle indicado en las 
Resoluciones Exentas de la SEC N°30891-2019 y N°30989-2019. 

9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS 

Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del 
“Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio”, 
no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la 
normalización de servicio. 

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores 

Según los antecedentes proporcionados por las empresas involucradas en este evento y el respectivo 
análisis realizado por el Coordinador: 

o Se concluye correcta operación de las protecciones del paño H1 de S/E Diego de Almagro, 
para sus dos operaciones. 
Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52H1 de S/E Diego de Almagro de 
propiedad de Transelec S.A. 

o Se concluye correcta operación de las protecciones del paño H3 de S/E Diego de Almagro. 
Se concluye correcto modo de operación del interruptor 52H3 de S/E Diego de Almagro de 
propiedad de Transelec S.A. 

o Se presume correcta operación de las protecciones del paño H01 de S/E PV Salvador. 
No se cuenta con suficiente información para evaluar la operación del interruptor 52H01 de 
S/E PV Salvador de propiedad de PV Salvador S.A. 

o Se presume correcta operación de las protecciones de los paños H03, H04, H12 y H13 de S/E 
PV Salvador. 
 



No se cuenta con suficiente información para evaluar la operación de los interruptores 52H03 
y 52H12 de S/E PV Salvador de propiedad de PV Salvador S.A. 
Se concluye correcto modo de operación de los interruptores 52H04 y 52H13 de S/E PV 
Salvador de propiedad de PV Salvador S.A. 

o No es posible evaluar el desempeño de las protecciones de propiedad de Codelco División 
Salvador debido a que esta empresa no envió los Informes de Falla de 48 horas y 5 días. 

9.4 Desempeño EDAC 

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento. 

9.5 Desempeño EDAG 

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento.  

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional 

 
De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador: 

a) Se produjo la desconexión forzada de las líneas 110 kV Diego de Almagro - El Salvador y 
110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2, debido a falla monofásica en la fase 
C, ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador, sin que exista 
claridad de su ubicación exacta ni de sus causas, aunque según lo señalado por Transelec 
S.A. en su informe de falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de 
nieve en la zona. 

Al respecto, en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, es posible indicar que 
se produjo un desempeño correcto de las protecciones de los paños H1 y H3 de S/E Diego de 
Almagro. Sin embargo, no es posible referirse al desempeño de las protecciones de propiedad 
de Codelco División Salvador debido a que esta empresa no envió los Informes de Falla de 48 
horas y 5 días. 

b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la 
falla. 

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados 
en la versión vigente del “Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de 
Seguridad y Calidad de Servicio”. 

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de 
Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del 
CDC y los respectivos CC durante la falla del día 24 de agosto de 2021. 

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional 

debería solicitar una auditoría 

 
a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo. 

No se solicitará información adicional. 

b) Solicitudes de ampliación de información. 

Se solicitará a la empresa Codelco División Salvador lo siguiente: 

o Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados a este evento, con el nivel de detalle 
indicado en las Resoluciones Exentas de la SEC N°30891-2019 y N°30989-2019. 



ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 24 de agosto de 2021



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

 

Hidroeléctricas de Pasada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 547 528 490 471 464 455 471 492 485 483 517 541 545 591 602 602 605 630 806 811 834 846 845 797 14,460            

CHAPIQUINA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

COSAPILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

ELTORON2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

CAVANCHA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

ALTOHOSPICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

SANTAROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

RIOHUASCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

PUCLARO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

LOSMOLLES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

LAPALOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ELTARTARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH-HORNITOS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

JUNCAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96

JUNCALITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPANIA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

BLANCO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 103

LOSQUILOS 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 207

CHACABUQUITO 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 124

SAUCEANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

CARENA 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 55

ALFALFAL 34 34 33 33 34 35 35 35 34 34 34 31 30 30 30 30 32 37 35 35 34 34 34 35 799

MAITENES 6 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 134

QUELTEHUES 19 19 19 18 19 19 19 20 19 19 20 20 20 18 19 19 19 19 23 21 21 21 20 21 471

VOLCAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144

GUAYACAN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106

FLORIDA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLORIDA-2 4 4 4 4 5 5 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 2 1 1 2 62

FLORIDA-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50

PUNTILLA 6 7 7 8 8 8 7 7 6 6 7 7 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 6 6 149

EYZAGUIRRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

LASVERTIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELLLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELRINCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

MALLARAUCO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77

LOSBAJOS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

AUXDELMAIPO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

LOSMORROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

COYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAUZAL 23 23 18 18 18 18 18 18 18 15 15 15 15 15 15 15 15 15 27 27 27 27 27 27 469

SAUZALITO 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 71

CHACAYES 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 500

SANANDRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 31 31 0 81

CONVENTOVIEJO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

LAHIGUERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 85 85 85 85 85 510

LACONFLUENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 74 76 77 76 75 451

ELPASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DOSVALLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PALACIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

LIRCAY 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

MARIPOSAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

PROVIDENCIA 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 216



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

RIOCOLORADO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 228

ROBLERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ANCOA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

ITATA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 480

ELDIUTO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

MUNILQUE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNILQUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

ELATAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

BIFURCADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALIBORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

RENAICO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67

ALTORENAICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

RIOPICOIQUEN 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 480

BOQUIAMARGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELMIRADOR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

PEUCHEN 40 24 0 0 0 0 0 0 0 0 23 40 40 81 81 81 81 86 86 86 86 86 86 86 1091

MAMPIL 36 34 28 20 9 0 11 20 17 9 14 25 29 36 47 47 47 47 51 51 51 51 51 51 782

LOSPADRES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

LLAUQUEREO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

ELCANELO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67

DONGUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ALLIPEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50

RIOTRUENO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 118

ELMANZANO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86

TRUFUL-TRUFUL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

MOLINERAVILLARRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

TRAILELFU 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55

CARILAFQUEN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96

MALALCAHUELLO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

QUILLAILEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

BUREO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

LAVINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MULCHEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

ELAGRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

SANTAELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PULLINQUE 11 11 11 11 11 11 11 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 31 31 31 31 31 31 11 481

RECA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38

SANTAISABEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

HIDROMOCHO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 247

LOSCORRALES-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

LOSCORRALES-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

RININAHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MSA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

MAISAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

LAMONTANA-1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62

LAMONTANA-2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

PURISIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

ELGALPON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

CUMPEO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65

DONWALTERIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

DIGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MELO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

LICAN 6 5 5 5 5 5 5 5 5 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 282

DONAHILDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

MARIAELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CHANLEUFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANQUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEHUI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

PICHILONCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

PILMAIQUEN 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 720

RUCATAYO 30 30 30 20 20 20 28 28 30 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 39 39 39 39 43 762

CUMBRES 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144

PULELFU 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 216

CAPULLO 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 288

MUCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LASFLORES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

PALMAR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84

CORRENTOSO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 132

NALCAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 122

CALLAO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50

HIDROBONITO-MC1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 158

HIDROBONITO-MC2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 74

ENSENADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELCOLORADO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43

COLLIL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 139

DONGO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110

Eólicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 612 606 659 755 715 692 708 722 666 551 581 663 751 849 920 956 983 982 952 888 786 707 664 662 18,029            

PE-TCHAMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 2 4 4 0 0 2 6 25

PE-SIERRAGORDA 25 30 30 31 31 33 34 29 18 25 55 82 95 101 105 108 108 99 71 43 31 23 23 23 1253

PE-VALLEDELOSVIENTOS 6 7 7 8 8 9 8 7 5 5 12 35 59 70 72 73 76 70 57 49 42 29 20 14 747

PE-CALAMA 28 41 61 132 81 43 48 68 77 14 6 0 1 24 46 49 53 72 86 65 12 0 0 3 1008

PE-TALTAL 96 94 95 98 98 98 98 98 97 97 96 96 95 94 92 81 67 53 44 47 56 66 75 78 2009

PE-SARCO 16 9 5 4 3 2 4 7 4 3 4 8 17 30 42 51 62 68 71 73 72 67 64 66 750

PE-CABOLEONES-1 11 7 4 3 3 2 3 4 4 4 5 8 13 20 27 32 38 42 43 43 41 38 35 32 463

PE-CABOLEONES-2 9 7 5 4 4 3 4 6 4 5 8 15 24 36 50 64 76 75 70 63 54 46 36 31 697

PE-CABOLEONES-3 18 15 12 7 5 5 5 5 5 4 4 5 8 11 17 24 27 32 38 41 38 35 35 36 431

PE-SANJUAN 17 12 8 6 4 3 4 4 3 3 5 11 20 32 50 64 73 78 80 80 74 66 62 56 815

PE-PUNTACOLORADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 25

PE-ELARRAYAN 1 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 9 13 15 16 16 15 16 17 19 20 22 24 238

PE-TALINAYPONIENTE 1 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 6 10 12 15 19 21 21 21 21 19 18 19 241

PE-TALINAYORIENTE 2 2 4 5 4 3 3 2 2 2 3 5 11 21 32 38 41 41 38 35 31 23 15 13 377

PE-PUNTASIERRA 2 2 4 7 8 7 6 6 5 5 6 8 12 17 19 20 22 23 26 28 27 26 23 22 330

PE-LOSCURUROS 1 1 3 3 3 3 2 2 2 3 5 10 18 28 34 36 36 33 29 25 20 17 14 12 339

PE-MONTEREDONDO 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5 5 6 7 8 7 6 6 82

PE-PUNTAPALMERAS 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 5 5 7 8 8 7 7 7 82

PE-CANELA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 24

PE-CANELA-2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 5 7 8 9 8 8 8 10 11 9 8 7 7 121

PE-TOTORAL 0 1 1 2 3 2 2 2 1 1 1 2 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 60

PE-UCUQUER-2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 2 33

PE-UCUQUER 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 23

PE-LAESTRELLA 11 13 14 15 16 18 19 19 18 14 11 10 7 5 4 6 7 10 14 18 21 23 25 26 341

PE-LASPENAS 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 43

PE-ELMAITEN 6 6 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 90

PE-NEGRETE 16 16 17 18 18 19 19 19 16 12 11 10 9 8 6 5 4 4 5 5 3 2 2 2 245

PE-ALENA 29 30 32 33 29 31 29 30 29 24 27 29 22 24 17 15 12 9 14 13 13 4 0 0 496



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

PE-CUEL 13 14 15 15 17 17 17 16 14 12 11 9 9 7 6 4 3 3 3 3 2 2 2 3 217

PE-LOSOLMOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 10 5 5 80

PE-RENAICO 41 45 46 48 51 54 54 49 41 34 31 29 26 21 16 12 9 7 6 4 3 5 9 13 652

PE-MALLECONORTE 30 31 34 36 35 35 36 35 28 18 16 18 18 17 16 14 12 10 9 9 8 6 6 7 483

PE-MALLECOSUR 40 41 45 47 46 46 47 45 36 24 20 23 23 22 20 19 16 13 12 11 10 8 8 9 631

PE-SANGABRIEL 75 69 77 83 88 89 92 92 80 67 62 57 51 43 33 28 27 30 29 25 17 10 8 9 1240

PE-LAFLOR 15 16 16 17 18 17 18 19 16 14 13 11 9 8 6 5 4 3 2 3 2 1 0 0 232

PE-TOLPANSUR 51 40 55 56 58 58 58 54 47 40 38 35 30 25 19 15 12 10 8 6 5 5 7 10 743

PE-ELNOGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 8

PE-LOSBUENOSAIRES 13 13 14 14 15 15 15 15 14 12 11 10 9 8 6 5 3 2 2 3 2 2 2 3 209

PE-LAESPERANZA 4 4 5 5 5 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 57

PE-LEBU-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

PE-LEBU 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 51

PE-HUAJACHE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33

PE-RAKI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49

PE-ELARREBOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 7

PE-AURORA 9 6 4 3 3 4 8 15 24 31 38 47 56 61 65 69 71 72 70 70 71 69 66 62 994

PE-SANPEDRO 2 3 3 4 6 8 10 11 14 16 18 19 18 18 17 16 16 15 15 14 15 15 15 15 303

PE-SANPEDRO-2 7 8 11 13 17 21 23 23 26 30 33 36 38 38 36 34 34 32 31 30 31 32 32 33 652

Solares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 0 0 0 0 0 0 76 562 1797 2559 2807 2870 2858 2817 2727 2551 2014 856 57 0 0 0 0 0 24,550            

PFV-ELAGUILA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-PAMPACAMARONES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 5 5 5 5 4 3 0 0 0 0 0 0 42

PFV-POZOALMONTE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-POZOALMONTE-2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 7 7 7 7 7 7 6 3 0 0 0 0 0 0 64

PFV-POZOALMONTE-3 0 0 0 0 0 0 1 6 11 12 13 13 13 13 13 12 10 6 1 0 0 0 0 0 122

PFV-TAMARUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LOSPUQUIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-PICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAHUAYCA-2 0 0 0 0 0 0 1 5 10 15 19 21 21 20 18 14 9 4 1 0 0 0 0 0 159

PFV-SANTAISABEL 0 0 0 0 0 0 0 5 98 124 126 125 124 122 120 118 115 51 9 0 0 0 0 0 1137

PFV-HUATACONDO 0 0 0 0 0 0 5 25 55 70 73 73 73 73 74 70 50 19 3 0 0 0 0 0 663

PFV-BELLAVISTA-1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 9 8 8 8 8 8 8 8 5 0 0 0 0 0 0 81

PFV-ATACAMASOLAR-2 0 0 0 0 0 0 0 15 52 86 110 121 122 120 112 96 67 28 3 0 0 0 0 0 932

PFV-NUEVOQUILLAGUA 0 0 0 0 0 0 0 4 64 83 85 84 84 83 82 80 77 50 3 0 0 0 0 0 779

PFV-GRANJA 0 0 0 0 0 0 0 27 84 93 94 93 92 92 91 89 82 51 2 0 0 0 0 0 889

PFV-USYA 0 0 0 0 0 0 0 5 22 37 46 52 52 51 47 41 28 10 0 0 0 0 0 0 390

PFV-CALAMA-1 0 0 0 0 0 0 0 2 8 8 8 8 8 8 8 9 8 5 0 0 0 0 0 0 82

PFV-SANPEDRO-GPG 0 0 0 0 0 0 0 18 56 78 82 83 82 80 77 76 64 31 4 0 0 0 0 0 732

PFV-VICTORIA 0 0 0 0 0 0 0 2 8 9 8 8 8 8 8 8 8 3 0 0 0 0 0 0 78

PFV-JAMA-1 0 0 0 0 0 0 4 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 3 0 0 0 0 0 311

PFV-JAMA-2 0 0 0 0 0 0 0 7 19 19 18 18 14 14 10 10 10 8 0 0 0 0 0 0 147

PFV-SOLDELDESIERTO 0 0 0 0 0 0 3 12 14 14 15 17 19 21 21 20 7 0 0 0 0 0 0 0 162

PFV-MARIAELENA 0 0 0 0 0 0 3 18 39 50 51 51 51 51 51 49 38 15 0 0 0 0 0 0 469

PFV-FINISTERRAE 0 0 0 0 0 0 6 31 65 84 90 93 94 95 95 90 68 28 4 0 0 0 0 0 842

PFV-AZABACHE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 0 0 0 0 0 0 32

PFV-PAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PUERTOSECO 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 9 9 9 9 9 9 8 3 0 0 0 0 0 0 79

PFV-CERRODOMINADOR 0 0 0 0 0 0 6 34 73 84 85 86 87 87 88 86 65 24 1 0 0 0 0 0 806

PFV-BOLERO-1 0 0 0 0 0 0 7 41 87 101 100 99 98 99 100 98 76 31 2 0 0 0 0 0 939

PFV-URIBESOLAR 0 0 0 0 0 0 2 11 27 37 39 40 40 38 37 36 28 13 2 0 0 0 0 0 350

PFV-DOMEYKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ANDES 0 0 0 0 0 0 2 8 15 18 18 18 18 18 18 17 13 5 0 0 0 0 0 0 164



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

PFV-ANDES2A 0 0 0 0 0 0 0 13 44 62 62 61 61 61 62 63 54 22 1 0 0 0 0 0 566

PFV-SOLDELILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LALACKAMA 0 0 0 0 0 0 3 15 32 39 36 35 35 35 34 31 25 11 1 0 0 0 0 0 330

PFV-LALACKAMA-2 0 0 0 0 0 0 0 3 7 9 9 9 9 9 9 9 6 2 0 0 0 0 0 0 84

PFV-PAMPASOLARNORTE 0 0 0 0 0 0 2 12 32 45 46 43 40 39 41 41 34 15 2 0 0 0 0 0 391

PFV-CONEJO 0 0 0 0 0 0 3 17 40 55 54 53 55 56 60 60 44 15 1 0 0 0 0 0 514

PFV-ALMEYDA 0 0 0 0 0 0 0 4 26 36 37 37 38 38 39 38 37 17 0 0 0 0 0 0 348

PFV-MALGARIDA 0 0 0 0 0 0 0 19 107 145 149 146 142 138 134 126 109 52 1 0 0 0 0 0 1268

PFV-JAVIERA 0 0 0 0 0 0 1 6 13 22 30 33 35 36 40 39 33 16 1 0 0 0 0 0 305

PFV-COVADONGA 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 8 8 8 8 9 9 8 3 0 0 0 0 0 0 76

PFV-CHANARES 0 0 0 0 0 0 1 5 11 16 17 18 19 20 20 18 12 4 0 0 0 0 0 0 162

PFV-SALVADOR 0 0 0 0 0 0 3 14 23 24 24 21 21 26 30 29 24 12 1 0 0 0 0 0 250

PFV-PILARLOSAMARILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-DIEGODEALMAGRO 0 0 0 0 0 0 0 2 7 12 16 19 21 20 17 13 8 3 0 0 0 0 0 0 138

PFV-DAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CAMPOSDELSOL 0 0 0 0 0 0 0 1 6 11 15 17 19 18 16 13 8 3 0 0 0 0 0 0 126

PFV-CARRERAPINTO 0 0 0 0 0 0 2 9 23 38 44 44 43 40 40 39 26 10 2 0 0 0 0 0 360

PFV-LUZDELNORTE 0 0 0 0 0 0 7 30 54 66 66 66 64 59 62 65 49 19 1 0 0 0 0 0 609

PFV-LLANODELLAMPOS 0 0 0 0 0 0 3 16 34 40 41 41 41 43 45 44 34 14 0 0 0 0 0 0 397

PFV-SANANDRES 0 0 0 0 0 0 1 5 13 21 25 27 27 26 25 22 14 4 0 0 0 0 0 0 210

PFV-RIOESCONDIDO 0 0 0 0 0 0 0 15 80 128 129 128 127 127 129 131 120 52 1 0 0 0 0 0 1165

PFV-ANTAY 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 9 9 9 9 9 8 6 2 0 0 0 0 0 0 70

PFV-PILOTOCARDONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-PEPASOLAR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ESPERANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-GUADALAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12

PFV-LAESTANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 17

PFV-LASCHACRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-LASTERRAZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-LOSLOROS 0 0 0 0 0 0 1 5 10 14 17 18 17 17 15 12 7 3 0 0 0 0 0 0 137

PFV-HORNITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-VALLESOLARESTE 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 7 7 7 7 7 8 7 3 0 0 0 0 0 0 66

PFV-VALLESOLAROESTE 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 8 8 8 7 8 8 7 2 0 0 0 0 0 0 69

PFV-MALAQUITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 6 6 6 6 6 6 6 3 0 0 0 0 0 0 58

PFV-CACHIYUYO 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47

PFV-SANTACECILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-ELROMERO 0 0 0 0 0 0 4 23 58 97 124 137 134 120 97 68 39 15 1 0 0 0 0 0 917

PFV-ELPELICANO 0 0 0 0 0 0 2 12 28 39 42 45 46 45 44 40 28 11 1 0 0 0 0 0 380

PFV-LAHUELLA 0 0 0 0 0 0 0 7 28 43 44 42 43 42 37 33 26 11 1 0 0 0 0 0 357

PFV-LASILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-PUNTABAJASOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-SOLDELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-LUNADELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-TAMBOREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-LAGUNILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-AMPARODELSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12

PFV-SDGx01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-LACHAPEANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-ALTURASDEOVALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 15

PFV-OVALLENORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 7 7 8 8 8 6 2 0 0 0 0 0 0 64

PFV-LACHIMBABIS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-PAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TALHUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12

PFV-SANTACLARA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 20



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

PFV-PRETTYFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 20

PFV-LASMOLLACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-LASMAJADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ELDIVISADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-ELSALITRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 26

PFV-LOMASCOLORADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-PAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11

PFV-BELLAVISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-CANESA1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-SANTALAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-MONTTSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-CHUCHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-COCINILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 20

PFV-CANELILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18

PFV-ILLAPEL-5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-CHALINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18

PFV-ALICAHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-CUZCUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-NORTECHICO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13

PFV-JAURURO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-LALIGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-PULLALLI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-ARIZTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-SANTAJULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-CABILSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-LOSPALTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-ELQUEMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-DONACARMEN 0 0 0 0 0 0 0 1 4 11 15 17 18 18 15 13 9 4 1 0 0 0 0 0 125

PFV-SANTUARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-CALLELARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-CASUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-SANFRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-FILOMENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-NILHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-HORMIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-JAHUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 18

PFV-MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-ENCONSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 28

PFV-SANTAINES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12

PFV-LOSPERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-KAUFMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-VALLEDELALUNA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-CRUZSOLAR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-LIPANGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-PITRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18

PFV-SOLDESEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 8 8 8 6 4 1 0 0 0 0 0 0 50

PFV-TREBALSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-ELQUELTEHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 22

PFV-TRINIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ELBOCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 16

PFV-GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6 6 6 6 7 6 6 2 0 0 0 0 0 0 52

PFV-OLIVILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 6 6 7 7 6 5 1 0 0 0 0 0 0 46

PFV-LINGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PANQUEHUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 4 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 24



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

PFV-OVEJERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 39

PFV-ELLITREII 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 7 7 7 6 4 1 0 0 0 0 0 0 41

PFV-PICURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-TILTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 12

PFV-LOMALOSCOLORADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-LUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12

PFV-ELQUEULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-LOMIRANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 4 4 5 5 4 1 0 0 0 0 0 0 33

PFV-OCOA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 17

PFV-LLAYLLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 6 6 7 7 6 3 1 0 0 0 0 0 46

PFV-LOSTILOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 19

PFV-SANTIAGOSOLAR 0 0 0 0 0 0 1 8 25 46 61 64 59 49 36 22 11 4 0 0 0 0 0 0 387

PFV-CURACAVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LOSGIRASOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-ELPIQUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 18

PFV-CAIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CATEMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-TUCUQUERE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-RODEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-PLACILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PEDREROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-DONEUGENIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-LOSLAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LASCABRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAQUINTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-LUDERS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-ESPERANZA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 6 6 6 6 6 5 2 0 0 0 0 0 0 51

PFV-CHANCON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-ESTERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-PERALILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-MOSTAZAL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 6 6 5 6 6 5 2 0 0 0 0 0 0 50

PFV-SANTA_CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-EL_ROMERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 7 7 7 7 7 3 1 0 0 0 0 0 0 53

PFV-MEMBRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-CHIMBARONGO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-DONMARIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 16

PFV-LOSLIBERTADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 33

PFV-ARGOMEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 3 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 31

PFV-CATANSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-RAULI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 6 8 7 7 8 5 3 0 0 0 0 0 0 54

PFV-VILLAPRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-LLANOSDEPOTROSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LASROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-LOSPATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 20

PFV-LAFRONTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 28

PFV-PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7 7 7 7 6 8 6 1 0 0 0 0 0 0 58

PFV-TALCA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 4 5 5 6 6 5 1 0 0 0 0 0 0 39

PFV-SANJAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 24

PFV-QUINANTU 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 7 6 7 7 8 6 2 0 0 0 0 0 0 59

PFV-RANGUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 17

PFV-LAACACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 8 7 7 7 7 5 2 0 0 0 0 0 0 59



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

PFV-SANTAAMELIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 17

PFV-ANTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 17

PFV-LORETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-ROVIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-JSOLERM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-DONJORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 22

PFV-GRPITAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-RAUQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 6 3 3 5 6 2 1 0 0 0 0 0 0 39

PFV-LALAJUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 0 0 0 0 0 0 35

PFV-ALTOSTILTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-QUILAPILUN 0 0 0 0 0 0 1 9 29 49 56 56 56 54 50 40 24 7 1 0 0 0 0 0 429

PFV-KONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

PFV-SLK808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-CHACABUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 7 8 8 6 3 1 0 0 0 0 0 0 48

PFV-LASARAUCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-UTFSMVITACURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TECHOSDEALTAMIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-PUENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 15

PFV-DONANDRONICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-PIRQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 16

PFV-DARLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 7 6 3 3 7 7 6 1 0 0 0 0 0 0 49

PFV-FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-TRICAHUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 7 7 7 7 7 5 2 0 0 0 0 0 0 60

PFV-SANISIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-LABLANQUINA-1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 7 7 7 7 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 54

PFV-CANDELARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16

PFV-MARIAPINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-HOMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-ELPILPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18

PFV-LASMERCEDES-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-CASABERMEJA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8

PFV-CITRINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14

PFV-GUANACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 15

PFV-LIRIODECAMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14

PFV-QUILLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14

PFV-LUMBRERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-ALTOSDELPAICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAUREL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17

PFV-RAMIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 3 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24

PFV-ALHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LOSIERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 16

PFV-SANTAADRIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-CRUCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-SANPEDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-RLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14

PFV-ELROBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-ELSAUCE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-SANTAROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 7 7 7 7 7 6 2 0 0 0 0 0 0 56

PFV-ECLIPSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 17

PFV-LASTORCAZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18

PFV-NAHUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 8 7 7 7 8 8 6 1 0 0 0 0 0 0 63

PFV-MALINKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 14

PFV-LASTURCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 22

PFV-MARCHIGUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 6 6 6 6 6 6 5 2 0 0 0 0 0 0 51



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

PFV-MARCHIGUE-7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 17

PFV-PILPILEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18

PFV-POBLACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-PORTEZUELO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 17

PFV-VITUCO2B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 17

PFV-LAMANGA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 20

PFV-AVILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CORDILLERILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-ALTOSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-DONIHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 6 6 6 6 4 1 0 0 0 0 0 0 43

PFV-MUTUPIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LASCODORNICES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

PFV-ALCALDESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ELCERNICALO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

PFV-ELCERNICALO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10

PFV-CHUCAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-NIQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-BICENTENARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-CHINCOL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-LOSGORRIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-PLAYERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-PLAYERITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-SANTAESTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LASLECHUZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11

PFV-SOLSANTAINES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12

PFV-LUCESOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14

PFV-RINCONADA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 5 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 38

PFV-PITOTOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 15

PFV-LOSMOLINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-QUELTEHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 17

PFV-LASTORTOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-BERRUECO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 20

PFV-SANTARITA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11

PFV-ELPIUQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ORION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-HUAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

PFV-LASPALOMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-MOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-MECOCHILLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-VENTURADA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22

PFV-COCHARCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-VILLACRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-SANTAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 19

PFV-VILLAALEGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18

PFV-ELCONDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-LEMU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

PFV-LASPERDICES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-PENCAHUEESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-TRICADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-MERCURIOSUR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-LINARESSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-SATURNONORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10

PFV-VILLASECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-CIPRES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

PFV-ELPITIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 18

PFV-ELRESPLANDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Centrales de concentración solar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -                  

CS-CERRODOMINADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Térmicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 7132 7133 6948 6643 6327 6345 6083 5926 5374 4895 4803 4979 5190 5229 5220 5266 5638 5978 6246 6422 6408 6450 6492 6524 143,650         

ARICA-GMAR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARICA-M1AR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARICA-M2AR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TARAPACA-TGTAR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-1_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-2_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-3_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-4_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-5_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-6_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERROPABELLON-G1A_GEO 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 456

CERROPABELLON-G2A_GEO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 442

NORGENER-NTO1_CAR 85 85 85 85 85 85 85 85 85 55 55 55 55 55 55 55 85 85 85 85 85 85 85 85 1830

NORGENER-NTO2_CAR 126 126 126 126 126 126 126 126 126 65 65 65 126 88 88 88 126 126 126 126 126 126 126 126 2728

TOCOPILLA-U14_CAR 71 71 71 71 71 71 71 71 50 50 50 50 50 50 50 50 50 71 71 71 71 71 71 71 1521

TOCOPILLA-U15_CAR 77 77 77 77 77 77 77 77 63 50 50 50 50 50 50 50 63 77 77 77 77 77 77 77 1628

TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A 358 318 0 295 283 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 199 0 295 293 294 2777

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B 0 0 350 0 0 0 165 162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241 0 0 0 917

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

KELAR-TG1_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146 153 153 153 153 153 153 168 203 236 236 203 203 236 2550

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A 215 227 171 135 135 135 135 135 135 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1555

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGAMOS-ANG1_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGAMOS-ANG2_CAR 263 263 263 263 263 263 181 181 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 263 263 263 263 6365

COCHRANE-CCH1_CAR 244 244 244 244 244 244 244 244 242 244 242 240 241 244 244 244 244 244 240 244 240 244 244 244 5833

COCHRANE-CCH2_CAR 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 244 241 244 244 244 244 244 244 239 244 242 244 244 244 5845

MEJILLONES-CTM1_CAR 140 140 140 140 135 140 140 128 95 76 76 76 76 76 76 76 128 140 140 140 140 140 140 140 2839

MEJILLONES-CTM2_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A 214 214 214 214 91 91 91 91 0 91 91 91 0 0 0 0 0 91 91 91 91 91 91 91 2132

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-IEM_CAR 355 355 355 355 355 355 355 355 355 251 140 266 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 8112

ANDINA-CTA_CAR 166 164 168 154 154 154 154 154 154 91 91 91 154 91 91 91 154 154 154 154 170 154 154 155 3372

HORNITOS-CTH_CAR 170 170 170 167 152 168 163 152 152 93 93 93 94 93 93 93 152 162 162 170 170 160 168 170 3428

ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B 188 188 188 160 160 160 160 188 109 109 109 102 109 109 109 109 109 188 160 160 160 188 188 188 3601

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B 290 290 290 290 290 290 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2030

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 136 109 109 109 109 109 109 109 109 109 136 136 136 136 136 165 136 2099

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAM_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 528

MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAPORTADA-TECNET_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INACAL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DALMAGRO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-1_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-2_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-3_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-4_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALVADOR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

SANLORENZO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELDA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELDA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENIZAS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TERMOPACIFICO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAJONALES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARDONES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUACOLDA-1_CAR 126 126 126 126 126 126 126 126 119 108 50 108 119 119 111 119 126 126 126 126 126 126 126 126 2868

GUACOLDA-2_CAR 105 105 100 105 105 105 105 105 105 50 50 105 105 105 50 50 105 105 105 105 105 105 105 105 2295

GUACOLDA-3_CAR 154 154 133 154 154 134 133 134 133 133 133 133 133 143 142 138 143 134 130 134 130 154 133 134 3328

GUACOLDA-4_CAR 127 127 127 127 127 127 127 127 127 108 108 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 3007

GUACOLDA-5_CAR 145 145 145 145 145 145 145 145 138 108 108 108 138 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145 3353

HUASCO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-1_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-2_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-3_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PCOLORADA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PCOLORADA_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENON_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVOS_BL1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPINOS_BL1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAVENTANAS_CAR 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 1968

CAMPICHE_CAR 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 2016

VENTANAS-2_CAR 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 195 195 195 195 195 90 2685

QUINTERO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75

QUINTERO-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

SANISIDRO-1_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A 336 336 336 336 336 331 302 296 246 246 0 0 0 247 296 296 296 305 336 336 296 331 325 331 6494

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 225 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 355 349 351 330 330 189 194 200 200 200 200 206 249 297 330 330 349 0 355 0 360 5374

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E 380 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 0 360 0 1880

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 253 285 259 253 263 259 280 300 6199

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D 340 347 328 326 315 324 328 328 221 221 221 221 221 328 328 328 328 334 347 347 347 347 347 347 7468

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

NEHUENCO-9B_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCON_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENAPACONCAGUA_COGEN 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 631

PLACILLA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTAY_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTOTORAL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LASVEGAS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSVIENTOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL 338 338 338 338 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 221 205 214 316 5588

NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCCORDILLERA_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAMARTA_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

CANDELARIA-1_DIESEL 80 100 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240

CANDELARIA-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_DIESEL 75 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155

CANDELARIA-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 60

CANDELARIA-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

CANDELARIA-2_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EPACIFICO_COGEN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 384

COLIHUES-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-1_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 132

COLIHUES-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-2_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-DS1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-DS2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TENO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TENOGAS_GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEMENTOSBIOBIO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEMENTOSBIOBIO_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICANTEN_BL1_COGEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

LICANTEN_BL1+BL2_COGEN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84

CONSTITUCION_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAULE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VINALES_BL1_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

VINALES_BL1+BL2_COGEN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 288

CELCO_BL1_COGEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

CELCO_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LINARES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANGREGORIO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-1_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-1_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-3_COGEN 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 888

LAJAEVE-1_COGEN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 158

LAJAEVE-2_COGEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

MASISA_COGEN 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 204

SANTALIDIA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSPINOS_DIESEL 108 108 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323

LOSGUINDOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSGUINDOS-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAFE_BL1_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 516

SANTAFE_BL1+BL2_COGEN 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 451

SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 386

SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CMPCSANTAFE_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCLAJA_BL1_COGEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

CMPCPACIFICO_BL1_COGEN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 288

CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 264

CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41

YUNGAY-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-3_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

CHOLGUAN_BL1_COGEN 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 216

CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_PROPANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENAPBIOBIO_COGEN 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 492

ESCUADRON_COGEN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 173

CORONEL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAMARIA_CAR 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 8976

BOCAMINA-2_CAR 350 350 350 350 350 350 350 350 350 340 340 340 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 8362

HORCONES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARAUCO_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAUTARO-1_BL1_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 528

LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96

LAUTARO-2_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTILHUE-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTILHUE-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLECALLE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHUYACA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRAPEN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

DEGAN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEGAN2-NAVE4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEGAN2-NAVE5_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRINCAO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHILOE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Embalses y Reguladas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 2195 2125 2128 2061 1889 1618 1603 1166 646 636 646 646 646 686 842 928 1011 1677 1989 1986 2121 2167 2288 2367 36,065            

RAPEL-1 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 45 0 0 75 45 45 330

RAPEL-2 69 40 40 40 70 54 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 40 75 75 52 40 40 737

RAPEL-3 0 0 0 45 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 45 75 75 45 45 425

RAPEL-4 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 75 40 75 40 40 40 670

RAPEL-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 65 130

CIPRESES-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIPRESES-2 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 320

CIPRESES-3 26 26 26 26 26 26 26 25 0 0 0 0 0 22 22 22 5 26 26 26 26 26 26 26 460

OJOSDEAGUA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94

LAMINA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103

ISLA 38 38 38 38 38 38 38 37 23 23 23 23 23 30 30 30 31 38 38 38 38 38 38 38 799



Periodo Desde: 24-08-2021 28-08-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

martes, 24 de agosto de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 452 456 441 414 387 389 380 367 312 284 283 281 294 315 318 323 346 375 387 406 387 399 386 416 8,799               
Costos Encendido/Detención 18 0 2 3 0 0 0 2 1 0 55 2 8 0 0 0 0 10 21 1 2 0 0 0 125                   

Costos Totales [kUSD] 470 456 444 417 387 389 380 368 313 284 338 283 302 315 318 323 346 385 408 407 389 399 386 416 8,924              

Costo Marginal Quillota 220 kV 151.4 151.3 150.2 130.5 116.7 116.2 116.2 113.4 63.3 50.4 50.2 52.7 61.2 113.8 114.2 114.8 114.8 117.4 117.5 117.0 118.9 118.3 118.5 119.3 108.67             

Pérdidas [MWh] 279 272 268 249 224 207 196 182 246 324 354 410 453 452 445 419 364 259 230 231 228 228 237 243 7,000               

Consumos Propios [MWh] 484 484 483 481 481 481 481 482 475 475 477 476 467 467 467 467 467 476 484 484 484 484 484 484 11,475             

Demanda Total [MWh] 9721 9636 9475 9200 8689 8421 8265 8204 8247 8326 8523 8812 9069 9253 9397 9417 9421 9387 9335 9392 9437 9459 9570 9624 218,278           

Generación Total [MWh] 10485 10392 10226 9930 9394 9109 8941 8867 8968 9124 9354 9698 9990 10172 10310 10303 10252 10123 10049 10107 10149 10170 10290 10351 236,754     

CURILLINQUE 40 40 40 40 40 40 40 40 22 22 22 22 22 31 31 31 32 40 40 40 40 40 40 40 831

LOMAALTA 16 16 16 16 16 16 16 16 8 8 8 8 8 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 321

LOSHIERROS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 504

LOSHIERROS-2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

PEHUENCHE-1 270 270 270 270 270 214 251 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270 270 270 270 270 270 3844

PEHUENCHE-2 270 270 270 270 270 270 270 257 0 0 0 0 0 0 151 155 175 270 270 270 270 270 270 270 4519

COLBUN-1 200 200 200 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 110 110 110 110 110 1546

COLBUN-2 201 201 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 110 110 110 0 1353

MACHICURA-1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 312

MACHICURA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIBURGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANCLEMENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANIGNACIO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 151

ELTORO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTORO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTORO-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTORO-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABANICO 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 732

ANTUCO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTUCO-2 119 119 119 119 119 119 119 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 119 119 119 119 119 119 119 2843

RUCUE 67 67 67 67 67 67 67 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 67 67 67 67 67 67 67 1599

QUILLECO 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 29 687

LAJA1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 293

RALCO-1 168 168 0 0 157 126 126 0 0 0 0 0 0 0 0 90 144 0 0 0 156 170 95 182 1580

RALCO-2 0 0 0 0 95 95 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95 259 282 1016

PALMUCHO 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 509

PANGUE-1 130 180 225 225 225 83 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 130 180 209 138 141 181 220 3148

PANGUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGOSTURA-1 83 79 74 95 79 74 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 140 74 112 74 140 140 119 2119

ANGOSTURA-2 140 74 140 74 74 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 140 79 0 0 74 1014

ANGOSTURA-3 47 25 45 47 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 24 24 27 27 24 360

CANUTILLAR-1 53 55 53 54 59 57 57 55 55 50 55 55 55 55 59 50 55 55 51 55 50 62 62 55 1319

CANUTILLAR-2 55 53 55 55 57 57 54 55 55 50 55 55 55 55 55 57 55 55 59 55 50 60 60 55 1325



ANEXO Nº2

Detalle de la generación real del día 24 de agosto de 2021



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-08-2021 24-08-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

CHAPIQUINA 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 122.4 5.1 5.1

COSAPILLA 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 10.4 0.4 0.4

ELTORON2 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 15.3 1.0 0.6

CAVANCHA 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.4 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 38.5 1.8 1.6

ALTOHOSPICIO 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.4 0.4 0.7 0.0 0.1 0.0 0.2 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 16.3 0.9 0.7

SANTAROSA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 9.5 0.5 0.4

RIOHUASCO 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 0.9 0.8 0.9 0.2 0.0 20.3 1.0 0.8

PUCLARO 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 19.1 0.8 0.8

LOSMOLLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 3.0 9.0 9.0 25.0 9.0 1.0

LAPALOMA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 16.0 0.8 0.7

CH-HORNITOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 6.6 4.7 4.9 5.1 4.6 5.3 4.7 37.7 6.6 1.6

JUNCALITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTARTARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JUNCAL 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.5 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 108.1 5.0 4.5

BLANCO 3.5 3.7 3.6 3.4 3.6 3.8 3.9 4.0 3.9 3.9 4.1 4.6 5.1 5.0 4.7 4.5 4.6 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.1 3.9 99.2 5.1 4.1

LOSQUILOS 10.5 9.6 9.6 9.1 9.1 9.0 9.3 9.2 9.3 9.1 8.9 9.2 9.5 9.4 10.0 9.9 10.6 10.7 10.6 10.1 9.9 10.6 10.3 10.4 233.9 10.7 9.7

CHACABUQUITO 5.7 5.7 6.3 6.0 5.9 5.6 5.4 5.7 5.8 5.5 5.6 5.7 5.4 5.6 5.8 5.8 6.2 6.3 6.5 6.6 6.5 6.3 6.2 6.6 142.7 6.6 5.9

SAUCEANDES 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6.6 0.3 0.3

CARENA 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 58.4 2.5 2.4

MINI_ARRAYAN 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 10.3 0.6 0.4

ALFALFAL 35.3 34.3 34.3 33.3 33.8 33.8 33.3 32.8 31.7 31.2 32.8 33.3 33.3 33.3 33.3 34.8 35.3 34.8 35.8 36.4 35.8 34.3 33.8 34.3 815.1 36.4 34.0

MAITENES 5.9 5.9 5.9 5.1 5.0 5.6 5.7 4.8 4.8 5.0 5.6 4.9 4.9 4.9 5.2 5.3 5.3 5.3 6.8 4.5 6.1 5.6 5.7 6.6 130.4 6.8 5.4

LABIFURCADA 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0

CALIBORO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.5 1.0 1.0

MALLARAUCO 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 80.2 3.4 3.3

COYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHACAYES 23.4 21.4 24.3 23.0 19.3 16.4 18.7 18.8 19.8 18.5 17.4 18.2 19.0 18.5 18.9 19.4 22.9 22.3 28.6 29.2 28.9 28.6 26.5 27.4 529.4 29.2 22.1

SAUZAL 23.6 23.5 24.6 23.8 22.9 22.1 22.8 19.8 19.2 18.7 18.1 15.5 13.3 14.7 15.2 15.1 14.7 14.1 14.4 14.3 13.8 13.7 20.5 26.0 444.2 26.0 18.5

SAUZAL 60 HZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SAUZALITO 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 76.0 4.0 3.2

LA-COMPANIA-II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.7 1.2 1.0 1.2 1.2 1.2 1.1 1.3 1.2 1.2 12.3 1.3 0.5

LAHIGUERA 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 81.5 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.4 84.8 82.3 81.3 81.1 79.2 81.4 681.6 84.8 28.4

LACONFLUENCIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3 71.1 70.4 70.5 68.3 67.6 392.2 71.1 16.3

ELPASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANANDRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 15.6 8.0 0.0 27.6 15.6 1.2

CONVENTOVIEJO 12.0 11.9 11.9 11.9 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 10.3 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 285.8 12.0 11.9

LAMONTANA-1 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 70.1 2.9 2.9

LAMONTANA-2 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 35.9 1.7 1.5

CUMPEO 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5 2.6 2.6 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 67.1 3.0 2.8

CORRALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 2.0 0.0 0.0 4.9 2.9 0.2

ROBLERIA 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.4 2.4 2.6 2.3 2.6 2.5 2.5 2.9 3.0 3.0 65.1 3.0 2.7

LIRCAY 10.1 10.0 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.2 10.2 10.2 10.2 11.6 11.1 11.0 10.8 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 9.8 10.1 248.7 11.6 10.4

MARIPOSAS 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 2.9 3.0 3.0 3.0 75.8 3.3 3.2

PROVIDENCIA 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 9.0 9.1 9.0 9.0 8.9 9.1 9.0 8.9 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 8.8 216.5 9.2 9.0

MCHDOSAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PURISIMA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.6 0.2 0.2

ELGALPON 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 31.7 1.4 1.3

RIOCOLORADO 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.6 7.4 7.6 7.0 6.7 7.7 8.0 7.7 7.8 7.5 7.7 7.8 7.7 7.6 7.5 7.5 7.5 7.4 182.8 8.0 7.6

ITATA 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 13.4 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 473.4 20.0 19.7

ELDIUTO 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.7 58.3 2.7 2.4

BUREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MUNILQUE-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MUNILQUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BOQUIAMARGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELMIRADOR 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.0 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 57.7 2.7 2.4

LLAUQUEREO 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 42.9 1.8 1.8

PEUCHEN 36.1 24.5 7.8 0.0 0.0 0.0 6.1 23.8 32.3 33.3 36.9 40.3 63.8 65.5 68.6 68.1 68.1 68.1 68.1 67.8 65.0 47.7 36.5 36.8 965.3 68.6 40.2

MAMPIL 37.7 32.7 24.9 22.8 11.5 14.7 2.1 8.5 23.6 25.5 26.4 27.5 31.2 40.9 43.9 43.9 44.7 46.9 44.1 44.3 44.0 43.1 39.8 32.2 756.7 46.9 31.5

LOSPADRES 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 55.0 2.3 2.3

EL-PINAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUILLAILEO 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.2 0.0 0.0 0.3 0.5 0.5 0.3 0.0 0.4 0.5 0.5 0.5 8.5 0.5 0.4

MULCHEN 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.7 1.0 1.0

EL-ATAJO 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.9 0.4 0.3

RIOTRUENO 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 5.8 5.8 139.0 5.8 5.8

RENAICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ALTORENAICO 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 28.5 1.2 1.2

RIOPICOIQUEN 18.4 18.3 18.2 17.9 17.8 17.6 17.5 3.0 17.2 17.0 16.9 16.8 16.6 16.5 16.5 16.4 16.3 16.2 16.2 16.1 16.0 16.0 16.0 15.9 391.1 18.4 16.3

ELMANZANO 4.0 4.0 4.1 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 3.7 91.5 4.1 3.8

TRUFUL-TRUFUL 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.2 0.0 0.0 16.1 0.8 0.7

MOLINERAVILLARRICA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 3.9 0.2 0.2

CARILAFQUEN 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 55.4 2.5 2.3

MALALCAHUELLO 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.7 2.7 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.0 3.0 70.3 3.0 2.9

TRAILELFU 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 61.3 2.6 2.6

ALLIPEN 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 62.3 2.6 2.6

DONGUIL 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.3 0.2 0.2

MAISAN 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.4 0.2 0.2

ELCANELO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELAGRIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PILMAIQUEN 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 30.3 28.9 30.2 30.2 30.2 30.3 30.3 30.4 30.4 30.4 30.5 30.5 30.5 30.5 30.4 30.4 30.3 30.4 726.9 30.5 30.3

RININAHUE 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.5 0.0

DOSVALLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PALACIOS 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.2 0.1 0.1

CORRENTOSO 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.7 4.8 115.5 5.1 4.8

PALMAR 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 71.0 3.1 3.0

PULELFU 7.6 7.6 7.0 6.8 7.6 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.0 7.0 6.9 7.0 7.3 7.4 7.4 175.0 7.6 7.3

MARIAELENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSCOLONOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHANLEUFU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 2.6 0.8 0.1

CAPULLO 11.1 10.5 10.2 9.7 10.1 10.5 10.5 10.6 10.7 10.7 10.6 10.6 10.2 10.2 10.3 10.2 10.3 10.2 10.1 10.0 10.0 10.1 10.5 10.6 248.5 11.1 10.4



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-08-2021 24-08-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

NALCAS 3.6 3.6 3.5 3.6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 3.1 3.3 3.4 82.2 3.6 3.4

CALLAO 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 26.7 1.4 1.1

HIDROBONITO-MC1 5.1 5.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 4.8 4.9 117.0 5.1 4.9

HIDROBONITO-MC2 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 69.3 3.0 2.9

RUCATAYO 38.2 31.7 27.3 20.6 20.1 25.8 33.6 33.6 33.7 33.5 33.4 33.5 33.6 33.6 33.7 33.6 33.5 33.5 33.5 38.5 39.0 39.0 38.8 39.1 794.3 39.1 33.1

ENSENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAARENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELCOLORADO 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 17.4 0.8 0.7

DONGO 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.6 3.5 4.6 4.8 4.8 4.9 5.0 5.0 5.1 71.0 5.1 3.0

COLLIL 0.3 2.3 2.6 2.5 2.5 2.1 0.5 1.1 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.9 4.2 5.7 6.4 6.3 2.3 3.0 6.6 6.6 74.5 6.6 3.1

QUELTEHUES 21.6 20.9 22.1 21.4 21.1 20.6 21.1 20.6 20.6 20.3 20.0 21.1 21.5 20.6 20.5 20.7 22.4 22.6 22.5 21.2 21.4 21.5 22.2 22.3 510.8 22.6 21.3

VOLCAN 5.9 6.0 5.9 5.9 6.0 5.9 5.9 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 5.9 6.3 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 148.0 6.7 6.2

GUAYACAN 4.9 4.9 4.5 4.0 4.1 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.2 4.1 4.4 4.5 4.6 4.8 5.2 107.7 5.2 4.5

FLORIDA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FLORIDA-2 3.4 2.9 3.0 3.5 2.6 3.2 3.0 2.0 2.0 2.7 2.0 2.0 3.4 2.0 2.9 2.0 1.9 1.0 1.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.3 52.7 3.5 2.2

FLORIDA-3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.0 2.1 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 48.6 2.1 2.0

PUNTILLA 4.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 1.8 1.0 2.4 2.2 2.3 2.6 2.7 2.7 1.5 1.6 2.1 1.5 1.5 1.9 2.0 2.0 2.0 2.5 55.8 4.0 2.3

EYZAGUIRRE 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.7 0.2 0.2

LASVERTIENTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELLLANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELRINCON 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6.0 0.3 0.3

LOSMORROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 0.9 1.0 1.0 0.9 0.8 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 1.0 0.3

LOSBAJOS 0.4 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.1 0.2 0.8 0.6 0.4 0.9 0.5 0.3 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 12.1 0.9 0.5

AUXDELMAIPO 0.8 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 14.3 1.0 0.6

PULLINQUE 11.9 11.3 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 21.6 20.7 20.3 20.3 20.3 20.3 20.4 20.3 20.5 29.5 30.0 30.2 30.0 28.7 29.0 26.7 479.2 30.2 20.0

RECA 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 40.2 1.7 1.7

PANGUIPULLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DONAHILDA 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.5 0.0 0.4 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 5.1 0.5 0.2

MUCHI 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5 12.5 0.6 0.5

LASFLORES 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 23.1 1.9 1.0

PEHUI 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 21.1 0.9 0.9

MOCHO 5.9 5.8 5.9 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.4 5.4 5.3 5.3 132.9 5.9 5.5

LICAN 10.4 9.6 9.7 9.6 9.6 9.6 9.7 4.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 8.9 8.9 13.7 16.2 16.3 16.3 16.1 16.1 15.0 11.4 216.9 16.3 9.0

CUMBRES 6.1 6.1 6.2 6.2 6.1 6.2 6.1 6.1 5.1 5.9 5.8 5.7 5.8 5.7 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 5.7 5.7 5.8 5.9 5.8 140.7 6.2 5.9

SANTAISABEL 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.9 0.5 0.5

LOSCORRALES-1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.9 0.3

LOSCORRALES-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 11.9 0.8 0.5

MSA-1 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0 3.2 0.9 0.1

PICHILONCO 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 25.6 1.2 1.1

DONWALTERIO 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 77.4 3.2 3.2

DIGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MELO 2.0 2.0 2.0 1.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.3 2.2 48.2 2.3 2.0

CONTRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURILEUFU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELARRAYAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANCOA 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 16.4 0.8 0.7

LAVINA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.0 0.2 0.2

SANTAELENA 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 45.6 2.1 1.9

TRANQUIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTORO 0.1 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.2 0.3 0.5 0.3 0.0 0.1 0.3 0.3 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.6 0.2

ANTUCO 167.9 167.7 167.9 167.7 167.7 167.7 175.0 179.9 179.8 173.6 172.9 171.5 168.2 155.7 147.0 147.1 147.3 147.3 147.5 157.7 177.5 177.2 176.7 176.4 3984.9 179.9 166.0

ABANICO 31.4 31.4 31.0 31.4 30.9 31.4 31.0 30.7 30.9 31.0 30.8 30.7 30.9 30.4 30.9 30.7 30.7 30.6 30.7 30.4 30.7 30.5 30.7 30.6 740.5 31.4 30.9

RUCUE 123.0 126.0 125.0 130.0 123.0 120.0 124.0 115.0 118.0 117.0 122.0 125.0 121.0 120.0 113.0 115.0 101.0 96.0 101.0 101.0 103.0 98.0 97.0 105.0 2739.0 130.0 114.1

QUILLECO 52.0 50.0 53.0 51.0 51.0 53.0 53.0 52.0 47.0 49.0 49.0 52.0 53.0 50.0 48.0 50.0 45.0 41.0 40.0 42.0 44.0 42.0 40.0 40.0 1147.0 53.0 47.8

LAJA1 27.4 28.3 28.2 28.2 28.2 27.5 26.5 26.0 25.8 25.8 25.8 25.7 25.3 25.3 25.2 24.9 24.9 24.0 23.9 23.8 23.8 23.6 23.5 23.5 615.1 28.3 25.6

RAPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.6 113.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.6 231.1 309.2 371.3 368.2 318.8 201.7 180.5 60.1 2310.5 371.3 96.3

CANUTILLAR 97.0 96.0 108.0 100.0 102.0 100.0 108.0 105.0 112.0 97.0 97.0 101.0 107.0 75.0 56.0 56.0 35.0 0.0 0.0 0.0 30.0 113.0 108.0 103.0 1906.0 113.0 79.4

CIPRESES 28.2 19.9 0.0 0.0 20.9 23.3 24.6 24.4 18.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 28.5 27.6 27.4 25.9 24.2 320.8 28.5 13.4

OJOSDEAGUA 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 95.5 4.0 4.0

LAMINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ISLA 30.2 23.1 20.7 20.2 23.9 27.4 28.0 28.1 21.7 19.8 17.4 18.4 19.4 18.8 20.3 20.4 20.7 21.1 27.9 30.9 29.7 30.6 33.1 26.7 578.6 33.1 24.1

CURILLINQUE 32.0 28.0 19.0 19.0 18.0 26.0 27.0 32.0 26.0 16.0 16.0 13.0 20.0 16.0 15.0 18.0 18.0 21.0 23.0 32.0 33.0 33.0 35.0 34.0 570.0 35.0 23.8

LOMAALTA 12.1 12.0 7.2 6.7 6.7 7.6 10.6 11.4 11.3 6.1 5.3 4.5 5.2 6.0 5.4 5.1 6.4 6.8 8.6 10.2 13.0 12.6 12.7 14.3 207.7 14.3 8.7

LOSHIERROS 22.4 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.4 22.3 22.3 22.4 22.3 22.4 22.4 22.3 22.3 22.4 22.3 22.4 537.7 22.5 22.4

LOSHIERROS-2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 98.7 4.2 4.1

COLBUN 176.0 172.0 156.0 325.0 73.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 117.0 264.0 223.0 221.0 242.0 242.0 242.0 2455.0 325.0 102.3

MACHICURA 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 14.0 14.0 14.0 315.0 14.0 13.1

CHIBURGO 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 4.0 1.0

SANCLEMENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANIGNACIO 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 144.0 6.0 6.0

PEHUENCHE 282.2 124.9 31.3 0.0 68.1 126.1 190.7 469.5 500.2 537.2 325.0 36.6 58.7 146.7 147.5 194.7 285.2 405.7 478.2 476.8 460.1 458.8 428.9 417.0 6650.2 537.2 277.1

RALCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 211.2 97.7 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 132.1 312.9 479.1 555.9 558.4 558.3 557.7 190.5 3696.9 558.4 154.0

PALMUCHO 24.6 24.6 24.6 24.7 24.7 24.7 24.7 24.7 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.9 24.9 24.8 24.8 24.8 24.8 24.8 24.7 594.1 24.9 24.8

PANGUE 75.7 75.6 80.0 76.7 76.5 75.9 79.1 78.0 79.0 80.4 83.1 88.2 90.4 89.5 91.6 91.2 92.2 139.1 303.5 407.3 406.7 347.9 271.7 168.8 3448.2 407.3 143.7

ANGOSTURA 83.0 75.0 75.0 75.0 74.0 113.0 272.0 199.0 156.0 144.0 75.0 76.0 76.0 75.0 90.0 123.0 125.0 141.0 149.0 188.0 79.0 75.0 146.0 246.0 2930.0 272.0 122.1

PE-TCHAMMA 4.0 5.7 1.6 3.0 3.5 2.1 1.3 2.0 4.1 1.9 0.7 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 34.0 5.7 1.4

PE-SIERRAGORDA 19.0 24.2 26.7 38.6 31.1 28.4 36.8 28.9 9.7 8.8 86.1 108.1 105.9 107.3 108.2 108.2 103.0 108.0 107.2 93.3 79.5 87.7 99.9 100.8 1655.1 108.2 69.0

PE-VALLEDELOSVIENTOS 3.3 5.8 0.5 0.6 6.0 6.0 3.0 3.5 3.5 0.3 5.4 39.6 41.9 41.9 41.9 41.9 44.4 74.8 86.0 77.3 73.6 85.4 76.4 33.9 797.0 86.0 33.2

PE-CALAMA 14.7 7.9 3.8 8.3 15.4 6.7 11.1 16.3 18.2 3.2 0.9 12.4 23.9 24.0 36.3 45.9 46.0 76.8 91.1 76.5 62.0 99.8 87.6 32.8 821.6 99.8 34.2

PE-TALTAL 94.7 94.7 94.6 92.0 94.3 94.8 95.0 95.1 92.7 82.2 78.3 78.3 78.3 78.3 78.5 97.1 60.5 11.8 5.0 2.2 2.6 0.0 19.4 27.0 1547.4 97.1 64.5

PE-SARCO 21.6 11.0 7.7 0.7 0.2 5.6 10.9 14.6 7.7 5.1 12.5 13.0 13.0 11.8 6.9 4.2 3.4 6.9 0.5 0.7 0.3 0.2 10.2 18.1 186.8 21.6 7.8

PE-SANJUAN 17.9 18.3 12.6 0.3 1.5 11.3 12.8 18.5 7.9 4.9 7.8 12.6 10.4 11.3 5.0 3.1 2.9 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 10.8 178.9 18.5 7.5

PE-CABOLEONES 13.5 5.4 4.9 0.1 0.9 2.5 2.2 8.3 5.6 8.5 19.2 33.0 23.6 23.7 16.3 11.1 5.6 10.4 0.0 0.1 0.2 0.7 2.0 8.2 206.0 33.0 8.6

PE-CABOLEONES-2 12.4 7.0 5.0 0.0 0.0 0.8 1.3 1.4 0.7 10.5 26.7 40.6 37.5 30.3 26.0 14.4 10.5 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 9.3 248.4 40.6 10.4

PE-CABOLEONES-3 8.9 11.8 8.4 0.3 0.1 5.4 3.8 10.1 5.7 4.8 4.0 8.5 7.2 8.9 3.4 2.2 2.5 2.0 0.0 0.1 0.2 0.0 1.1 6.4 105.8 11.8 4.4

PE-PUNTACOLORADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.0 0.1

PE-ELARRAYAN 0.0 0.0 0.4 4.0 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 9.2 14.8 13.2 14.2 19.0 20.5 23.0 20.6 13.2 25.2 181.4 25.2 7.6

PE-LOSCURUROS 0.0 2.7 7.1 3.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 6.3 12.7 21.3 23.4 46.4 45.0 40.8 22.7 14.7 15.3 38.6 303.7 46.4 12.7

PE-TALINAYORIENTE 1.1 0.3 1.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 4.6 16.0 19.0 22.6 17.1 28.5 37.6 35.7 27.2 21.8 14.0 30.2 280.8 37.6 11.7



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-08-2021 24-08-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PE-TALINAYPONIENTE 0.4 0.6 3.3 4.2 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 5.1 6.9 9.4 6.4 16.9 26.7 24.4 21.3 15.8 17.7 33.1 197.6 33.1 8.2

PE-PUNTASIERRA 0.1 1.8 8.2 5.2 3.3 1.1 2.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.0 3.8 11.4 14.7 18.6 32.5 27.9 26.9 21.6 13.8 19.6 27.6 246.2 32.5 10.3

PE-MONTEREDONDO 0.0 0.4 1.7 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.0 3.2 6.0 6.4 11.5 9.0 8.8 3.5 2.8 4.1 10.3 70.9 11.5 3.0

PE-CANELA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.1 1.4 1.7 3.0 3.3 1.0 0.4 0.0 0.0 0.5 0.5 13.0 3.3 0.5

PE-CANELA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0 1.7 4.6 2.0 5.1 6.8 10.5 13.1 7.5 5.3 3.2 0.5 6.2 6.8 75.6 13.1 3.2

PE-TOTORAL 0.3 0.0 0.2 0.2 1.6 0.4 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 1.7 2.6 2.1 5.5 4.5 7.8 8.7 4.2 3.2 2.5 2.0 4.9 4.0 59.1 8.7 2.5

PE-PUNTAPALMERAS 0.0 0.8 2.0 0.9 0.7 0.2 1.8 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 1.7 0.7 4.6 6.5 8.0 13.8 7.1 5.8 4.5 3.2 6.7 5.6 76.8 13.8 3.2

PE-UCUQUER 0.0 0.1 0.2 0.8 0.8 1.2 1.4 1.3 1.9 2.8 1.6 0.5 0.5 1.0 0.4 0.2 0.7 2.5 5.4 4.9 4.2 3.1 1.6 0.4 37.6 5.4 1.6

PE-UCUQUER-2 0.0 0.1 0.2 0.9 1.5 2.5 2.9 3.2 4.0 4.8 1.7 0.3 0.4 0.7 0.2 0.0 0.9 2.0 3.4 3.7 4.2 3.7 1.6 0.6 43.4 4.8 1.8

PE-LA-ESTRELLA 0.0 0.0 2.1 2.9 3.9 4.4 3.8 5.5 8.9 5.9 3.3 3.6 4.5 2.3 2.5 4.0 4.6 13.7 18.9 24.3 22.8 21.2 7.0 4.2 174.3 24.3 7.3

PE-ELMAITEN 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.7 8.8 8.8 7.8 5.2 7.0 7.3 6.9 2.3 0.9 0.1 0.0 0.3 0.6 0.1 0.0 0.3 0.5 0.6 110.3 8.8 4.6

PE-LASPENAS 5.5 7.7 8.2 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 6.7 4.8 6.6 6.5 4.1 4.5 5.0 4.5 3.7 2.4 1.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 113.5 8.4 4.7

PE-ALENA 45.0 42.6 40.6 47.6 52.7 47.0 45.8 43.2 39.9 32.2 33.0 39.7 36.4 32.1 18.7 7.9 3.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 609.1 52.7 25.4

PE-CUEL 14.9 12.8 15.3 18.8 23.9 14.5 23.5 17.6 21.0 14.4 16.1 19.5 14.3 10.4 5.8 3.1 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 250.7 23.9 10.4

PE-LOS-OLMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-LAESPERANZA 3.3 5.5 8.3 9.0 8.4 7.3 6.2 5.0 3.8 5.0 5.3 6.9 5.8 4.9 3.1 1.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90.3 9.0 3.8

PE-NEGRETE 15.9 24.9 31.2 30.5 29.2 29.1 28.9 26.7 20.2 17.8 12.8 18.1 21.7 17.4 11.3 6.0 2.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 344.4 31.2 14.4

PE-LOSBUENOSAIRES 12.5 10.0 11.5 18.2 19.4 15.5 16.0 13.3 14.4 11.6 12.3 15.0 12.8 10.3 5.5 3.3 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 204.4 19.4 8.5

PE-MESAMAVIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-LEBU 0.3 0.5 1.2 3.1 2.1 1.4 0.6 0.6 0.9 1.8 1.7 1.2 1.0 0.4 0.4 1.0 0.8 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 3.1 0.8

PE-LEBU-3 0.6 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.6 0.1

PE-EL-ARREBOL 8.9 8.9 8.9 8.9 8.1 5.5 5.8 4.3 2.8 1.4 1.8 2.4 2.9 2.8 2.9 1.3 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 78.4 8.9 3.3

PE-RAKI 5.1 5.4 3.2 2.9 2.1 2.8 4.6 3.6 2.1 1.2 0.9 2.4 2.1 1.6 1.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 2.2 3.5 48.5 5.4 2.0

PE-HUAJACHE 4.7 4.8 3.1 2.8 2.1 2.8 3.8 3.3 2.0 1.1 0.7 1.8 1.6 1.5 0.7 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.4 2.4 41.6 4.8 1.7

PE-LA-FLOR 22.1 23.3 24.9 25.3 24.7 20.9 20.4 23.1 20.3 19.5 13.5 19.3 17.3 15.8 10.5 4.6 1.5 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 307.7 25.3 12.8

PE-ELNOGAL 4.4 5.3 5.1 7.5 8.8 7.4 7.2 8.0 8.6 4.7 5.6 7.3 5.3 4.4 2.6 1.9 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94.9 8.8 4.0

PE-TOLPAN-SUR 24.5 28.0 27.0 21.8 22.7 20.7 43.6 34.7 40.2 46.3 43.2 42.8 40.2 46.1 35.3 13.9 4.2 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 536.3 46.3 22.3

PE-MALLECO-NORTE 16.3 17.0 21.4 25.8 22.7 18.1 17.0 14.2 11.8 8.9 8.1 13.9 10.3 7.2 5.7 5.0 2.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 1.1 227.4 25.8 9.5

PE-MALLECO-SUR 63.8 63.9 94.9 112.6 97.8 96.1 79.7 69.7 62.0 31.3 34.8 58.5 39.8 27.4 19.6 17.7 10.8 3.0 0.1 0.0 0.0 1.7 0.5 3.9 989.3 112.6 41.2

PE-SANGABRIEL 79.4 81.6 77.3 65.5 62.7 62.8 70.3 76.9 77.9 62.2 64.1 98.8 86.8 68.4 54.4 29.4 7.4 2.9 1.7 0.6 0.7 0.0 0.0 0.4 1132.0 98.8 47.2

PE-RENAICO 40.1 49.2 50.6 46.4 50.1 45.2 52.3 60.9 44.4 45.4 40.0 64.7 53.9 43.3 30.5 16.3 4.1 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 738.2 64.7 30.8

PE-AURORA 18.9 4.0 3.3 0.3 0.0 0.2 2.5 7.8 16.8 28.9 34.2 42.0 48.8 58.7 82.7 94.0 106.9 79.1 80.7 79.0 76.3 45.4 32.5 63.5 1006.5 106.9 41.9

PE-SANPEDRO 1.0 1.8 2.8 1.4 2.4 5.5 10.2 16.9 11.8 13.0 20.6 25.9 23.1 24.2 23.7 18.1 20.7 20.0 21.7 16.0 18.4 17.8 12.6 10.6 340.2 25.9 14.2

PE-SANPEDRO-2 2.5 4.1 6.8 4.2 5.3 10.6 18.9 32.8 26.6 25.4 34.2 45.1 46.0 49.5 50.1 36.1 38.0 40.1 46.0 33.1 35.6 38.1 29.6 20.7 679.5 50.1 28.3

PFV-ELAGUILA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.4 1.7 1.9 2.0 2.0 1.8 1.5 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 2.0 0.6

PFV-PAMPACAMARONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.4 2.7 4.8 5.1 5.2 5.2 5.2 4.9 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1 5.2 1.6

PFV-POZOALMONTE-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-POZOALMONTE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 4.2 6.0 6.1 6.0 5.9 5.9 6.0 5.7 3.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.4 6.1 2.1

PFV-POZOALMONTE-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.8 6.6 13.2 13.5 13.3 13.0 13.1 13.1 12.5 7.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 108.7 13.5 4.5

PFV-TAMARUGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LOSPUQUIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.9 1.2 1.3 1.2 1.1 1.0 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 1.3 0.3

PFV-PICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LAHUAYCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.5 13.3 20.5 23.2 23.8 23.1 21.0 17.4 12.2 5.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.0 23.8 6.8

PFV-CALAMA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 8.1 8.4 8.2 8.4 8.3 8.3 8.3 8.5 8.3 5.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 82.7 8.5 3.4

PFV-SANPEDRO-GPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3 73.3 89.5 89.3 74.3 69.9 69.9 69.2 64.9 63.9 28.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 714.9 89.5 29.8

PFV-VICTORIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 7.6 8.6 8.3 8.4 8.3 8.3 8.4 8.6 8.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.7 8.6 3.3

PFV-USYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 22.9 37.4 46.9 43.7 41.0 41.0 41.0 39.9 28.3 11.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 359.4 46.9 15.0

PFV-JAMA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 26.3 26.9 26.1 20.5 18.1 18.1 18.1 18.1 18.0 13.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 214.7 26.9 8.9

PFV-JAMA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 18.4 18.8 18.4 14.5 13.0 13.0 12.9 12.9 13.0 9.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.7 18.8 6.3

PFV-AZABACHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 1.2 1.6 1.8 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 1.9 0.3

PFV-SOL-DEL-DESIERTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0

PFV-TAMAYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-MARIAELENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 15.2 51.5 53.4 52.6 51.7 53.0 47.1 39.2 37.3 20.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 427.7 53.4 17.8

PFV-LA-CRUZ-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-FINISTERRAE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 83.3 99.3 99.8 99.3 99.5 99.8 99.9 93.2 90.3 45.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 931.7 99.9 38.8

PFV-PUERTOSECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 8.2 8.7 8.5 8.6 8.5 8.5 8.5 8.7 8.5 5.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.7 8.7 3.5

PFV-CERRODOMINADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 77.6 92.3 93.7 93.1 91.8 91.7 92.5 92.0 75.3 29.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 848.4 93.7 35.4

PFV-BOLERO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 85.0 107.2 106.4 104.3 102.8 102.6 104.6 106.2 99.8 42.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 976.5 107.2 40.7

PFV-URIBESOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.8 11.3 40.4 43.5 43.8 43.8 36.2 7.8 3.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 235.5 43.8 9.8

PFV-DOMEYKO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ANDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 13.9 16.3 17.0 16.7 18.2 18.3 18.6 18.8 17.5 8.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.6 18.8 7.0

PFV-ANDES-IIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 43.2 50.7 54.5 57.6 51.9 60.6 65.9 65.9 59.5 30.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 551.7 65.9 23.0

PFV-SOL-DE-LILA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DE-LOS-ANDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-SOL-DEL-NORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DEL-DESIERTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-HUATACONDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 7.2 16.8 61.9 80.2 78.8 77.2 77.4 78.8 70.8 35.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 587.3 80.2 24.5

PFV-SANTA-ISABEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 23.6 27.7 88.8 143.9 142.0 143.5 145.8 145.5 139.3 65.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1073.9 145.8 44.7

PFV-NUEVO-QUILLAGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 7.5 29.5 75.4 84.6 88.7 88.7 88.3 79.9 33.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 579.1 88.7 24.1

PFV-LA-GRANJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.1 22.1 89.8 99.1 98.7 98.2 98.4 98.1 93.3 58.9 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 770.0 99.1 32.1

PFV-ATACAMASOLAR-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 12.2 66.7 134.5 131.4 129.4 125.1 126.3 127.5 122.6 62.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1042.7 134.5 43.4

PFV-BELLAVISTA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 3.4 8.7 8.5 8.5 8.5 8.6 8.7 8.3 4.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.6 8.7 2.9

PFV-LALACKAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 8.3 11.2 11.0 10.7 10.6 10.6 9.8 9.3 2.3 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.5 11.2 3.6

PFV-LALACKAMA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 8.3 11.2 11.0 10.7 10.6 10.6 9.8 9.3 2.3 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 86.5 11.2 3.6

PFV-CONEJO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 56.6 83.9 80.8 80.8 80.8 76.3 39.7 25.6 34.1 34.7 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 603.8 83.9 25.2

PFV-PAMPASOLARNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 30.7 57.0 55.1 54.9 53.4 25.4 22.6 26.6 32.9 33.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 396.9 57.0 16.5

PFV-MALGARIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 73.7 48.9 142.5 137.6 160.5 120.6 84.7 45.0 35.8 25.2 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 898.9 160.5 37.5

PFV-ALMEYDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.9 8.9 18.1 32.1 37.0 29.3 29.6 13.0 9.4 8.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 192.2 37.0 8.0

PFV-SOL-DE-LOS-ANDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-JAVIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.7 8.8 18.8 33.4 44.4 27.2 25.9 17.5 14.0 8.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 203.3 44.4 8.5

PFV-CHANARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.8 6.6 9.0 18.2 21.1 18.2 12.9 6.9 6.0 4.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.2 21.1 4.5

PFV-SALVADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 40.4 44.8 52.2 40.7 47.3 43.2 41.0 14.9 9.3 5.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 348.3 52.2 14.5

PFV-PILARLOSAMARILLOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DIEGODEALMAGRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.7 3.8 8.9 17.9 17.1 15.6 7.6 4.7 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.3 17.9 3.3

PFV-COVADONGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.2 1.9 5.1 6.5 6.2 3.4 3.5 3.0 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 6.5 1.4

PFV-DAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CARRERAPINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 27.6 30.0 43.9 48.7 51.2 42.0 32.1 21.2 10.2 7.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 321.1 51.2 13.4

PFV-CAMPOSDELSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 5.5 8.5 13.4 17.9 13.5 10.7 6.0 4.1 2.1 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.4 17.9 3.5



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-08-2021 24-08-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-LUZDELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 59.6 57.6 88.9 101.9 84.2 64.1 44.9 22.6 10.8 8.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 561.1 101.9 23.4

PFV-LLANODELLAMPOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 5.6 19.3 59.2 56.3 45.7 23.6 21.9 18.8 16.1 11.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 280.6 59.2 11.7

PFV-RIO-ESCONDIDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 23.1 34.3 48.1 76.2 88.0 70.2 56.1 97.3 41.9 13.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 554.0 97.3 23.1

PFV-SANANDRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 7.5 25.8 21.7 19.3 17.4 20.4 18.6 18.3 7.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158.6 25.8 6.6

PFV-PILOTOCARDONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ESPERANZA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-GUADALAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.1 1.5 1.9 1.9 1.8 1.7 2.0 1.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 2.0 0.6

PFV-LA-ESTANCIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 2.1 2.0 2.0 1.6 2.1 2.1 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 2.1 0.7

PFV-LAS-CHACRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 1.5 2.1 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 2.1 0.7

PFV-LASTERRAZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0

PFV-LOSLOROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.1 9.5 12.3 18.4 21.0 23.6 18.7 23.1 7.4 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143.6 23.6 6.0

PFV-HORNITOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0

PFV-VALLESOLARESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0 5.3 4.4 3.5 3.7 5.5 3.3 4.7 5.6 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.1 5.6 1.7

PFV-VALLESOLAROESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.8 6.2 4.5 3.6 4.1 5.1 3.8 5.2 6.5 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 6.5 1.8

PFV-CACHIYUYO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.4 1.6 2.3 3.8 4.3 4.4 3.2 5.5 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.9 5.5 1.2

PFV-MALAQUITA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 2.3 3.1 4.8 5.4 6.7 5.2 7.4 2.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.3 7.4 1.7

PFV-SANTACECILIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.0 1.9 1.0 1.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.9 0.3

PFV-PAINE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-HOMERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.4 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4 2.4 2.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 2.4 0.8

PFV-MARIA-PINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0 1.6 0.5 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 2.0 0.6

PFV-MOSTAZAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 4.3 7.3 7.3 7.0 6.9 7.0 7.3 7.3 5.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5 7.3 2.5

PFV-LAACACIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.3 5.5 6.3 6.2 6.0 6.1 6.4 2.5 1.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.3 6.4 1.8

PFV-ANTONIA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.0 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 2.1 0.7

PFV-ROVIAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.2 2.5 1.7 4.2 4.1 3.5 2.7 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 4.2 1.0

PFV-DON-MARIANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.9 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 2.1 0.7

PFV-LALAJUELA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.5 4.0 4.1 3.9 3.8 3.8 3.9 4.0 3.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.9 4.1 1.5

PFV-ALTOSDETILTIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 1.3 1.8 1.9 1.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 1.9 0.4

PFV-AMPARODELSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4 2.4 1.3 0.8 0.7 0.4 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 2.4 0.3

PFV-GIRASOLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0 1.8 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 2.0 0.6

PFV-ELROBLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.4 6.9 6.7 6.5 6.5 6.7 6.5 4.6 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 6.9 2.2

PFV-LOSGORRIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.0 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.5 2.5 0.8

PFV-GRANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 2.2 5.0 6.7 6.7 6.8 7.1 7.3 6.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.3 7.3 2.2

PFV-ELPITIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.3 1.5 2.2 2.2 2.2 2.3 2.4 2.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.5 2.4 0.7

PFV-SAN-RAMIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.3 6.5 7.0 6.8 6.7 6.1 6.6 7.1 5.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.4 7.1 2.4

PFV-LOSIERRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.7 2.2 2.5 2.6 2.5 2.2 1.7 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 2.6 0.7

PFV-ALHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-SANTAADRIANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 2.0 0.7

PFV-LOS-MOLINOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-QUELTEHUE-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 2.1 0.7

PFV-EL-QUELTEHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.4 1.5 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 2.4 0.8

PFV-RLA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.6 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 2.0 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 2.0 0.7

PFV-MARCHIGUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.6 6.0 6.1 6.0 5.9 5.9 6.2 6.1 4.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 6.2 2.2

PFV-MARCHIGUE-VII 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 2.1 0.7

PFV-ESPERANZA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.2 7.0 7.1 7.0 6.7 5.4 5.9 7.2 6.2 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.1 7.2 2.5

PFV-POBLACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 2.1 2.1 2.0 2.0 1.8 1.7 2.2 2.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 2.2 0.7

PFV-PILPILEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 2.1 2.1 2.0 2.0 1.7 2.0 2.1 1.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 2.1 0.8

PFV-PORTEZUELO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 2.0 1.9 1.9 1.7 2.0 2.1 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 2.1 0.7

PFV-VITUCO2B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 2.2 0.7

PFV-ELPILPEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.2 2.3 2.2 2.2 2.3 2.4 1.7 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 2.4 0.8

PFV-LAS-MERCEDES-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 2.0 0.7

PFV-CASABERMEJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CITRINO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 1.7 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 2.0 0.7

PFV-PUENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.7 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 2.0 0.7

PFV-LAUREL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.8 5.0 5.3 5.2 5.2 5.3 5.6 5.6 4.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.6 5.6 1.9

PFV-DONIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 4.1 6.1 6.1 5.9 5.9 5.9 5.8 5.4 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.1 6.1 2.0

PFV-CRUCERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.2 1.6 2.0 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 2.0 0.6

PFV-LUDERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.5 2.5 2.4 2.3 2.4 2.3 2.5 2.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.6 2.5 0.9

PFV-OVEJERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 3.6 6.5 6.3 6.1 6.2 6.6 1.8 2.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 6.6 1.7

PFV-EL-LITRE-II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.0 6.9 7.3 7.1 6.9 7.0 6.9 4.2 2.5 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.7 7.3 2.2

PFV-ELROMERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 18.9 69.8 95.3 144.7 95.3 87.0 45.8 16.4 11.5 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 590.1 144.7 24.6

PFV-ELPELICANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.5 24.5 57.0 69.9 46.6 30.8 15.4 4.9 2.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 261.3 69.9 10.9

PFV-LA-HUELLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 8.7 24.2 39.8 52.3 30.7 27.1 11.8 4.0 2.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 202.4 52.3 8.4

PFV-LASILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.2 1.1 1.3 1.0 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 1.3 0.3

PFV-PUNTABAJASOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 1.0 0.8 0.7 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 1.0 0.2

PFV-SOLDELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.7 2.1 2.4 2.3 1.6 0.6 0.6 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 2.4 0.5

PFV-LUNADELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.8 2.1 2.5 2.3 1.5 0.6 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 2.5 0.5

PFV-TAMBOREAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.4 1.4 1.8 1.6 1.0 0.6 0.4 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 1.8 0.4

PFV-LAGUNILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.8 0.8 0.6 0.8 0.7 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.8 0.2

PFV-SDGx01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.5 0.1

PFV-LACHAPEANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 0.7 0.7 0.6 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.8 0.2

PFV-ALTURASDEOVALLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-OVALLE-NORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 4.3 6.4 7.2 3.7 1.7 1.6 0.7 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5 7.2 1.2

PFV-LA-CHIMBA-BIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 0.9 0.5 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.9 0.2

PFV-CANELILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 2.2 2.2 1.8 2.2 2.3 2.1 2.1 1.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 2.3 0.8

PFV-COCINILLAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.1 2.2 2.2 2.2 1.3 0.7 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 2.2 0.6

PFV-EL-SALITRAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.7 2.2 2.0 1.9 2.4 2.5 2.1 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 2.7 0.7

PFV-TALHUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 2.0 2.0 1.2 0.7 0.5 0.2 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 2.0 0.4

PFV-SANTACLARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.2 2.1 2.3 1.7 2.1 1.3 0.7 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 2.3 0.6

PFV-ANTAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 3.4 2.7 2.9 4.5 3.2 3.1 3.8 1.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.1 4.5 1.2

PFV-PRETTY-FIELD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 2.2 2.0 0.9 1.6 0.6 0.5 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 2.2 0.5

PFV-LASMOLLACAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.3 2.0 1.0 1.0 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 2.0 0.3

PFV-LAS-MAJADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ELDIVISADERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.2 1.8 1.6 0.5 0.9 0.4 0.5 1.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 2.2 0.5

PFV-LOMASCOLORADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.2 1.7 1.4 1.0 1.2 1.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 1.7 0.4

PFV-CASASBLANCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-BELLAVISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 1.4 1.8 1.9 1.9 1.1 1.5 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 1.9 0.5

PFV-SANTALAURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 2.0 0.6

PFV-MONTTSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 1.8 1.3 1.5 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 2.3 0.7

PFV-JAURURO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 1.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 2.1 0.7



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-08-2021 24-08-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-CHUCHINI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.5 2.0 2.4 2.5 2.6 1.9 0.7 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 2.6 0.6

PFV-CHALINGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.1 2.0 2.0 2.2 1.9 1.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6 2.2 0.6

PFV-ILLAPEL5X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.8 2.1 2.0 2.1 1.7 1.0 0.9 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.7 2.1 0.6

PFV-ALICAHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 1.5 2.5 2.7 2.7 2.3 1.2 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 2.7 0.7

PFV_LA_LIGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8 2.4 2.7 2.9 2.5 2.5 1.7 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 2.9 0.8

PFV-PULLALLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 2.0 0.7

PFV-SANTAJULIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.5 1.5 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.8 2.5 0.8

PFV-CABILSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 2.2 2.5 2.6 2.4 2.4 2.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.6 2.6 0.7

PFV-LOS-PALTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.8 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 2.1 0.7

PFV-ELQUEMADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.6 2.7 2.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 2.7 0.9

PFV-NILHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.9 0.2

PFV-MARIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.8 2.5 2.6 2.6 2.2 1.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 2.6 0.5

PFV-HORMIGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7 1.7 2.2 2.1 1.6 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 2.2 0.4

PFV-FILOMENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 1.0 0.9 1.9 2.1 1.3 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 2.1 0.4

PFV-TRINIDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ELBOCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.1 4.3 5.1 5.6 6.1 6.2 4.2 2.4 3.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.2 6.2 1.7

PFV-CANESA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.4 2.5 1.9 2.4 2.6 2.3 1.7 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 2.6 0.7

PFV-OLIVILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 3.2 6.9 6.7 6.6 6.4 3.0 6.4 5.2 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.1 6.9 2.0

PFV-LINGUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ARIZTIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PANQUEHUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 4.2 5.6 5.8 5.7 5.2 4.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.2 5.8 1.4

PFV-PICURIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 1.6 2.1 2.3 2.4 2.4 2.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 2.4 0.6

PFV-TILTIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.2 1.4 1.4 1.3 0.6 0.5 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 1.4 0.3

PFV-LUNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.8 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 1.9 0.6

PFV-ELQUEULE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LO-MIRANDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.6 4.7 4.8 4.6 4.5 4.6 4.3 2.3 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 4.8 1.4

PFV-OCOA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.5 2.5 2.5 2.3 1.3 1.4 1.4 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 2.5 0.7

PFV-LLAYLLAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.1 5.6 7.6 7.4 7.6 7.7 6.2 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.4 7.7 2.0

PFV-LOS-TILOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 3.0 3.0 3.0 2.6 1.4 2.1 1.8 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 3.0 0.8

PFV-MEMBRILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 1.4 2.0 2.1 2.1 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 2.1 0.5

PFV-CHIMBARONGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.9 1.8 2.0 2.0 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 2.0 0.4

PFV-EL-ROMERAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.5 2.1 3.3 5.9 6.6 6.8 6.8 5.6 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.3 6.8 1.7

PFV-SANTA-CAROLINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.8 1.1 2.0 2.1 2.1 1.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 2.1 0.5

PFV-LORETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.0 2.0 1.9 1.9 1.5 1.8 0.8 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 2.0 0.6

PFV-ESTERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 1.5 0.5

PFV-LOSLIBERTADORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 3.1 3.9 3.9 2.6 2.5 2.2 1.8 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 3.9 1.0

PFV-LA-MURALLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 2.0 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 2.1 0.7

PFV-ARGOMEDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 2.3 3.8 3.8 3.6 3.7 3.5 2.6 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 3.8 1.1

PFV-SANTA-AMELIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 2.7 1.0

PFV-CATANSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 1.1 1.1 1.8 2.4 1.8 1.3 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.9 2.4 0.5

PFV-VILLAPRAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-VILLA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.8 2.0 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 2.0 0.7

PFV-LAS-ROJAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0

PFV-LLANOS-DE-POTROSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 1.9 3.8 3.3 2.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 3.8 0.5

PFV-LOSPATOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 2.5 0.9

PFV-LAFRONTERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 2.9 3.8 4.4 4.7 4.5 4.1 3.3 2.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.4 4.7 1.3

PFV-RAULI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 2.9 3.0 6.5 7.6 7.6 7.8 7.9 6.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.1 7.9 2.3

PFV-PARAGUAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.6 4.5 5.5 7.3 7.1 7.2 7.4 7.6 5.8 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 7.6 2.4

PFV-PMGD-SAN-CAMILO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.4 1.7 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.3 2.2 0.8

PFV-PMGD-CURACAVI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-RANGUIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 2.2 0.7

PFV-TALCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.5 5.9 6.8 6.8 6.5 6.3 6.2 6.3 5.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.5 6.8 2.3

PFV-SAN-JAVIER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 3.4 1.3

PFV-VILLA-CRUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 1.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 2.3 0.8

PFV-SANTA-FE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.3 5.9 6.9 6.8 6.6 6.6 6.9 7.0 5.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.9 7.0 2.3

PFV-VILLA-ALEGRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.0 6.7 7.2 7.0 6.7 6.7 6.9 7.0 5.5 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.7 7.2 2.4

PFV-LEMU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 4.1 4.2 4.1 4.0 4.0 4.2 4.2 3.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2 4.2 1.5

PFV-LASPERDICES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 2.1 0.7

PFV-PENCAHUE-ESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 0.7 0.3

PFV-QUINANTU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.8 7.4 7.9 7.6 7.3 7.4 7.8 8.0 6.3 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.9 8.0 2.7

PFV-TRICA-DOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.5 1.8 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 1.9 0.6

PFV-QUILAPILUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 6.1 17.9 56.9 85.9 82.6 81.4 74.4 42.7 10.5 5.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 465.0 85.9 19.4

PFV-CHACABUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 2.1 5.8 8.2 7.5 3.3 2.9 8.4 1.5 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.2 8.4 1.7

PFV-JAHUEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 1.9 2.4 2.3 4.2 4.6 2.9 1.4 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 4.6 0.9

PFV-KONDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 1.8 2.0 2.0 2.1 1.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 2.1 0.5

PFV-SLK808 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.8 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 1.2 0.3

PFV-TECHOSDEALTAMIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-GUANACO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.0 2.0 2.2 2.1 2.2 2.2 1.7 1.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 2.2 0.7

PFV-DON-ANDRONICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PIRQUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 2.1 0.7

PFV-SAN-VICENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-FOTOVOLTSOLAR-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DARLIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.6 6.7 6.8 6.6 6.4 6.5 6.8 7.1 5.5 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.4 7.1 2.4

PFV-PEPA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.7 7.0 7.1 6.9 6.7 6.8 7.1 7.3 5.7 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.8 7.3 2.5

PFV-FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CANDELARIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 1.9 2.1 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 2.1 0.7

PFV-BLANQUINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.0 7.2 7.0 6.7 6.7 6.9 7.2 6.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.2 7.2 2.3

PFV-TRICAHUE2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.1 7.2 7.3 7.2 7.0 7.2 7.4 7.4 5.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 7.4 2.6

PFV_SAN_ISIDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 2.1 0.7

PFV-SANPEDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.6 2.3 2.6 2.7 2.7 2.5 2.0 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 2.7 0.8

PFV-NAHUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.9 7.3 7.6 7.5 7.4 7.5 7.7 7.7 6.0 1.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.6 7.7 2.7

PFV-MALINKE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.3 2.1 0.7

PFV-LASTURCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.2 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 2.4 0.8

PFV-ECLIPSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 2.4 0.2

PFV-QUILLAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.8 2.0 2.0 1.9 0.7 1.5 2.1 1.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.2 2.1 0.6

PFV-LIRIO-DE-CAMPO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.8 2.1 2.0 2.0 2.0 1.8 1.5 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 2.1 0.7

PFV-LUMBRERAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.3 2.8 2.7 2.7 2.7 2.4 2.1 2.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 2.8 0.9

PFV-PAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 1.3 1.7 1.3 1.4 1.7 1.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 1.7 0.4

PFV-DONACARMEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 6.7 16.6 24.2 27.6 30.0 30.1 27.4 22.4 12.2 5.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 203.5 30.1 8.5



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-08-2021 24-08-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-SANTUARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.9 2.3 2.5 2.5 2.6 1.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 2.6 0.6

PFV-CALLELARGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.9 1.3 2.5 2.5 2.5 1.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 2.5 0.5

PFV-CASUTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5 2.0 2.0 2.0 2.0 0.4 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 2.0 0.4

PFV-ENCONSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.2 2.6 6.0 6.3 6.0 6.2 6.6 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 6.6 1.5

PFV-LAMANGA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.2 1.7 2.0 2.1 2.1 2.0 1.4 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 2.1 0.6

PFV-AVILES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CORDILLERILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0

PFV-ALTOSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-JOSESOLERM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 0.8 1.0 1.1 1.2 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 1.2 0.3

PFV-GR-PITAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-RAUQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.1 1.7 5.5 6.5 7.2 7.4 7.4 6.2 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.8 7.4 1.9

PFV-DON-JORGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.4 2.7 2.6 2.5 2.4 1.3 2.5 2.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.3 2.7 0.8

PFV-MUTUPIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LASCODORNICES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 2.7 2.7 2.4 2.4 2.3 2.3 2.5 2.4 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 2.7 0.9

PFV-PMGD-ALCALDESA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ELCERNICALO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 1.3 0.5

PFV-ELCERNICALO-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.2 0.4

PFV-BICENTENARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PLAYERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.2 2.5 0.8

PFV-PLAYERITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.0 2.5 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 2.5 0.8

PFV-CHUCAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-NIQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.8 2.2 0.6

PFV-CHINCOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.6 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 2.5 0.8

PFV-CIPRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.6 2.4 4.9 6.7 6.8 6.8 7.1 7.3 6.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 7.3 2.2

PFV-MERCURIO-SUR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.7 1.2 2.5 2.7 2.8 2.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 2.8 0.6

PFV-LINARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-SATURNO-NORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.0 1.1 1.9 3.5 3.5 3.5 2.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 3.5 0.8

PFV-MACHICURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PMGD-EL-FLAMENCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.8 0.2

PFV-VILLA-SECA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.0 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0 2.1 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 2.1 0.7

PFV-COCHARCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 2.1 2.2 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 1.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.4 2.2 0.7

PFV-LAS-TORTOLAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-BERRUECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-VENTURADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.7 7.4 7.6 7.2 6.9 6.8 7.0 7.2 6.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.1 7.6 2.6

PFV-SANTA-RITA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 2.2 0.7

PFV-EL-PIUQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-HUAPE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.0 2.2 2.1 1.9 1.9 2.0 2.1 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 2.2 0.7

PFV-ORION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 2.3 0.8

PFV-LASPALOMAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 2.5 2.6 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4 2.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 2.6 0.9

PFV-MOYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-MECO-CHILLAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 5.1 5.3 5.1 4.9 4.8 4.9 5.0 4.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 5.3 1.7

PFV-SANTA-ESTER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LASLECHUZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.3 2.6 2.5 2.4 2.3 2.4 2.5 2.3 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.1 2.6 0.9

PFV-PMGD-DADINCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.0 1.6 1.9 2.1 2.1 1.9 1.5 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 2.1 0.6

PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2.1 2.1 2.2 1.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 2.2 0.4

PFV-SOL-SANTA-INES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.1 2.2 2.1 2.0 2.0 2.1 1.5 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 2.2 0.7

PFV-LUCESOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.6 1.8 1.8 1.7 1.9 1.7 1.9 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 1.9 0.6

PFV-PITOTOY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 2.0 0.7

PFV-RINCONADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 3.1 5.9 6.3 6.1 5.7 4.9 4.1 3.6 2.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.2 6.3 1.8

PFV-El-RESPLANDOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.1 2.2 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 1.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 2.2 0.7

PFV-VALLEDELALUNA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 1.9 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 2.1 0.6

PFV-CRUZSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 2.5 2.4 2.4 2.4 2.2 2.0 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 2.5 0.7

PFV-SANFRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LIPANGUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.8 2.3 2.3 2.0 1.7 0.8 0.5 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 2.3 0.5

PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.8 5.3 7.1 8.0 8.2 7.7 6.2 1.7 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 8.2 2.0

PFV-TREBAL-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.7 2.2 2.4 2.5 2.5 1.7 1.4 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 2.5 0.7

PFV-LAQUINTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.9 2.4 2.3 2.4 1.5 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 2.4 0.5

PFV-CUZCUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.5 1.8 1.9 2.0 2.0 1.2 2.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 2.0 0.6

PFV-NORTECHICO1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.6 1.3 1.3 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 1.7 0.5

PFV-LOMALOSCOLORADOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.7 0.7 0.7 0.5 0.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.7 0.2

PFV-SANTA-INES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.1 2.2 2.1 2.1 2.0 1.2 0.8 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 2.2 0.6

PFV-EL-CONDOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 0.8 0.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.8 0.2

PFV-PERALILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LAS-TORCAZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 2.1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 2.3 0.8

PFV-SANTIAGOSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 28.8 56.6 74.8 85.7 89.8 87.4 55.3 24.8 5.3 4.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 514.1 89.8 21.4

PFV-LOS-PERALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.6 2.3 2.6 2.8 2.8 2.6 1.6 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 2.8 0.8

PFV-PMGD-KAUFMAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ELPIQUERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0 2.4 0.8

PFV-CAIMI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PITRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.1 2.1 1.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 2.1 0.8

PFV-CATEMU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.4 1.6 1.6 1.6 0.6 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 1.6 0.3

PFV-PLACILLASOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-UTFSM-VALPO-VALDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

PFV-UTFSM-VINA-MAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 0.1

PFV-RODEO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.8 2.0 1.9 1.9 1.3 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 2.0 0.4

PFV-TUCUQUERE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.3 2.3 2.3 1.8 1.9 0.6 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.9 2.3 0.5

PFV-PEDREROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 2.4 0.7

PFV-DONEUGENIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 1.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 2.1 0.7

PFV-LAS-CABRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LOS-LAGOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CHANCON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.9 2.0 1.9 1.9 1.9 1.7 1.6 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 2.0 0.6

PFV-ELSAUCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.8 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 2.1 0.6

PFV-SANTAROSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 4.1 6.9 7.1 6.9 6.8 6.9 7.1 7.1 6.1 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 61.6 7.1 2.6

PFV-UTFSM-VITACURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LASARAUCARIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CSP-CERRODOMINADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GMAR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

M1AR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

M2AR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-08-2021 24-08-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

IQUIQUE-MAIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MIIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MSIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-SUIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-TGIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_2-5_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_6_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_13_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_7-12_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTTAR_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TGTAR_DIESEL 5.8 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 5.8 0.4

UG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG1_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG2_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG3_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG4_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG5_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG5_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG6_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG6_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CERROPABELLON-U1_GEO 23.1 23.0 22.5 22.2 22.2 22.1 21.9 21.8 22.4 22.2 21.9 20.5 19.5 19.2 18.9 19.1 19.5 19.8 20.3 20.5 21.1 21.5 19.8 20.2 505.1 23.1 21.0

CERROPABELLON-U2_GEO 20.9 21.1 21.2 21.4 21.5 21.5 21.7 21.7 21.6 21.1 21.0 21.2 20.4 20.1 20.2 20.4 21.0 21.1 21.5 21.5 21.7 21.7 20.5 18.0 503.9 21.7 21.0

NORGENER-NTO1_CAR 130.8 133.0 132.7 132.6 133.4 133.6 133.5 133.2 133.3 133.1 128.1 65.4 55.5 56.1 101.6 133.6 132.8 126.9 127.8 133.8 134.0 133.6 133.2 133.3 2924.7 134.0 121.9

NORGENER-NTO2_CAR 124.8 124.6 126.7 125.3 125.2 124.9 126.3 125.8 126.9 125.8 122.5 85.7 102.6 93.8 117.2 126.6 127.2 126.6 127.0 127.0 126.2 126.0 124.3 124.7 2913.5 127.2 121.4

U12_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U13_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U14_CARBÓN 71.2 62.3 63.4 61.8 67.8 71.4 72.9 72.4 75.5 74.4 70.0 51.4 53.0 53.6 71.5 71.2 71.8 71.2 72.1 71.6 70.8 70.6 68.7 69.1 1629.5 75.5 67.9

U15_CARBÓN 75.6 65.8 67.6 66.1 69.7 75.7 77.2 76.7 77.8 76.7 74.6 55.9 55.1 55.7 75.8 77.6 78.2 77.6 78.5 77.9 77.1 76.9 75.0 75.5 1740.4 78.5 72.5

U16-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TG_GAS NATURAL 251.1 227.1 157.6 195.1 206.3 205.2 207.5 226.2 83.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5 92.1 187.0 243.1 241.4 242.4 242.4 242.4 3275.3 251.1 136.5

U16-TG_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TG_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_GAS NATURAL 107.6 97.3 67.6 83.6 88.4 88.0 88.9 97.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 39.5 80.2 104.2 103.5 103.9 103.9 103.9 1403.7 107.6 58.5

U16-TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG1_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG1_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.3 98.4 100.3 99.5 101.5 101.0 102.3 100.8 142.5 158.4 158.8 159.2 156.1 1578.8 159.2 65.8

KELAR TG2_GAS NATURAL 135.7 145.7 97.3 86.4 82.9 115.5 147.2 153.2 152.0 154.5 151.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1422.2 154.5 59.3

KELAR TG2_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.2 55.2 56.5 56.2 57.3 57.0 57.5 56.9 67.9 70.8 70.5 70.8 70.2 806.0 70.8 33.6

KELAR TV_GAS NATURAL 73.9 75.7 60.1 51.7 50.2 62.4 76.4 77.5 77.3 77.9 77.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 760.4 77.9 31.7

KELAR TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANGAMOS-ANG1_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANGAMOS-ANG2_CAR 257.1 256.9 261.2 257.4 258.7 245.1 232.2 259.4 228.1 200.9 202.7 245.3 267.8 262.3 247.1 270.0 237.4 256.5 250.9 231.8 267.8 267.2 264.0 264.1 5991.7 270.0 249.7

CCH1_CARBÓN 244.6 244.5 245.4 244.7 245.7 244.5 244.9 249.7 243.7 240.9 236.6 216.8 219.3 234.7 249.3 250.6 247.0 245.8 246.3 242.8 241.1 240.8 244.4 244.6 5808.6 250.6 242.0

CCH2_CARBÓN 245.4 245.5 246.1 245.5 246.0 245.0 245.3 253.2 245.7 240.9 239.2 217.3 221.4 250.0 242.6 250.4 247.3 245.9 246.6 242.9 241.0 241.0 244.4 244.7 5833.2 253.2 243.1

MEJILLONES-CTM1_CAR 140.9 140.0 140.3 138.0 134.0 134.5 136.6 127.9 128.6 127.7 93.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 24.8 36.7 57.0 71.4 1635.7 140.9 68.2

MEJILLONES-CTM2_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TG_GAS NATURAL 135.1 136.3 138.5 137.0 137.0 136.6 138.1 137.7 138.9 135.9 60.8 52.1 12.5 0.0 0.0 27.9 46.2 116.3 138.2 137.8 137.2 137.3 135.6 136.0 2509.0 138.9 104.5

CTM3-TG_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TG_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_GAS NATURAL 75.6 76.2 76.8 76.3 76.4 76.3 76.6 76.6 77.1 76.4 46.2 38.8 7.7 0.0 0.0 0.0 26.2 66.7 78.1 78.0 77.4 77.2 76.5 76.4 1413.2 78.1 58.9

CTM3-TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-IEM_CAR 349.9 348.8 348.6 348.7 348.6 348.6 348.1 348.5 348.7 349.3 348.5 347.2 348.3 349.0 349.2 350.5 350.8 349.0 350.3 348.5 347.4 347.6 348.7 348.6 8371.4 350.8 348.8

ANDINA-CTA_CAR 156.8 160.6 163.2 154.0 152.5 152.0 154.2 153.6 155.4 154.2 153.1 145.7 116.8 90.5 110.1 143.9 153.4 153.8 155.1 154.5 153.1 152.9 150.0 153.4 3542.9 163.2 147.6

HORNITOS-CTH_CAR 156.3 156.1 159.1 157.1 156.9 156.5 158.5 157.9 159.5 157.5 156.3 147.6 114.0 88.1 94.9 94.4 96.6 109.6 110.1 104.4 91.7 102.2 103.7 136.9 3125.6 159.5 130.2

TG1A_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1A_GAS NATURAL 114.4 114.1 113.9 70.0 67.1 67.3 66.8 66.7 66.7 67.0 66.7 66.9 67.0 66.8 66.9 66.9 66.9 103.4 88.2 87.9 88.0 93.2 108.6 92.1 1943.5 114.4 81.0

TG1B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1B_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2A_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2A_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2B_GAS NATURAL 67.2 67.1 69.6 69.7 69.8 69.9 69.2 66.7 66.7 66.7 66.5 66.7 66.7 66.5 66.7 66.7 66.9 67.0 87.4 87.7 87.8 87.8 87.8 87.8 1742.6 87.8 72.6

TV1C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV1C_GAS NATURAL 56.7 56.5 56.6 42.0 41.4 41.4 41.4 41.4 41.4 41.5 41.4 43.1 43.7 43.6 43.2 43.6 43.6 55.0 49.5 49.5 49.6 50.8 56.0 50.5 1123.4 56.7 46.8

TV2C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV2C_GAS NATURAL 41.8 41.8 42.6 42.4 42.5 42.6 42.4 41.5 42.2 42.1 42.3 42.1 42.1 42.2 42.0 42.2 42.1 42.2 48.1 47.9 47.9 47.9 47.7 47.7 1046.3 48.1 43.6

PAM_COGEN 21.1 21.0 20.9 21.1 21.1 21.1 21.1 21.2 21.1 20.9 21.1 21.2 21.1 21.1 21.5 21.4 21.1 21.1 21.4 21.0 21.1 21.1 21.2 21.2 507.0 21.5 21.1

ENAEX CUMMINS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ENAEX DEUTZ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAPORTADA-TECNET_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-08-2021 24-08-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

INACAL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AGB_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 96.0 110.0 8.0 0.0 224.0 110.0 9.3

TALTAL-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 102.0 118.0 118.0 98.0 0.0 439.0 118.0 18.3

DALMAGRO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SALVADOR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EMELDA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EMELDA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-1_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-2_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-3_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-4_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CENIZAS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TERMOPACIFICO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CARDONES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GUACOLDA-1_CAR 126.0 126.0 126.0 125.0 124.0 124.0 126.0 126.0 121.0 109.0 120.0 109.0 115.0 120.0 126.0 122.0 126.0 126.0 126.0 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 2958.0 127.0 123.3

GUACOLDA-2_CAR 103.0 103.0 100.0 103.0 103.0 103.0 105.0 105.0 104.0 104.0 103.0 103.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 103.0 105.0 105.0 105.0 2497.0 105.0 104.0

GUACOLDA-3_CAR 154.0 154.0 137.0 152.0 145.0 137.0 136.0 138.0 136.0 133.0 129.0 130.0 133.0 147.0 148.0 144.0 145.0 138.0 139.0 135.0 150.0 154.0 136.0 137.0 3387.0 154.0 141.1

GUACOLDA-4_CAR 125.0 125.0 126.0 122.0 120.0 124.0 124.0 127.0 129.0 108.0 103.0 119.0 123.0 127.0 127.0 126.0 127.0 127.0 129.0 128.0 127.0 126.0 123.0 125.0 2967.0 129.0 123.6

GUACOLDA-5_CAR 153.0 155.0 154.0 155.0 154.0 155.0 153.0 153.0 138.0 109.0 104.0 107.0 134.0 152.0 152.0 152.0 152.0 151.0 150.0 151.0 151.0 153.0 152.0 152.0 3492.0 155.0 145.5

HUASCO TV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HUASCO_IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HUASCO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PCOLORADA_IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PCOLORADA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PENON_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OLIVOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPINOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ELFARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RESPALDO-PAJONALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PRIME-CHAGUAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VENTANAS-1_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VENTANAS-2_CAR 92.0 93.0 92.0 92.0 94.0 93.0 93.0 92.0 92.0 92.0 93.0 93.0 92.0 93.0 92.0 94.0 94.0 94.0 143.0 190.0 195.0 200.0 183.0 168.0 2749.0 200.0 114.5

NUEVAVENTANAS_CAR 83.0 83.0 83.0 82.0 82.0 83.0 82.0 82.0 83.0 82.0 82.0 82.0 82.0 83.0 82.0 83.0 83.0 83.0 84.0 84.0 83.0 84.0 83.0 83.0 1986.0 84.0 82.8

CAMPICHE_CAR 84.0 84.0 85.0 84.0 84.0 85.0 85.0 85.0 84.0 85.0 84.0 85.0 85.0 85.0 84.0 84.0 84.0 84.0 84.0 85.0 84.0 84.0 85.0 84.0 2026.0 85.0 84.4

COLMITO_DIESEL 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 18.8 18.7 18.7 18.6 18.5 96.5 18.8 4.0

COLMITO_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ACONCAGUA_GOGEN 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 27.5 28.0 28.1 27.5 26.9 27.2 27.2 26.6 26.4 26.4 26.5 26.4 26.3 26.3 26.3 650.4 28.1 27.1

CONCON_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LIPIGASCONCON_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PLACILLA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTAY_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTOTORAL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAGVERDE-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAGVERDE-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_GNL 35.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 35.0 1.5

QUINTERO-1_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-2_GNL 34.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.0 34.0 1.4

QUINTERO-2_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-1_GNL 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 252.0 253.0 252.0 252.0 252.0 253.0 253.0 252.0 252.0 281.0 286.0 265.0 263.0 254.0 253.0 253.0 6150.0 286.0 256.3

NEHUENCO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-2_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-2_GNL 226.0 227.0 227.0 226.0 217.0 225.0 313.0 327.0 241.0 226.0 226.0 225.0 227.0 301.0 338.0 329.0 341.0 339.0 366.0 354.0 341.0 341.0 339.0 304.0 6826.0 366.0 284.4

NEHUENCO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-1_GNL 246.0 228.0 246.0 229.0 302.0 315.0 303.0 292.0 283.0 259.0 259.0 268.0 286.0 285.0 301.0 297.0 303.0 304.0 331.0 301.0 291.0 290.0 277.0 266.0 6762.0 331.0 281.8

SANISIDRO-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-2_GNL 365.0 274.0 265.0 232.0 221.0 235.0 259.0 256.0 321.0 240.0 291.0 292.0 239.0 244.0 258.0 337.0 342.0 332.0 352.0 373.0 373.0 373.0 319.0 307.0 7100.0 373.0 295.8

SANISIDRO-2_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASVEGAS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSVIENTOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS 10.5 11.0 11.1 11.0 11.0 11.1 11.0 11.1 11.1 11.3 11.5 11.1 10.8 10.8 10.6 10.9 11.3 11.1 10.8 10.8 10.8 10.8 11.1 11.1 263.7 11.5 11.0

LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS 10.5 11.0 11.1 11.0 11.0 11.1 11.0 11.1 11.1 11.3 11.5 11.1 10.8 10.8 10.6 10.9 11.3 11.1 10.8 10.8 10.8 10.8 11.1 11.1 263.7 11.5 11.0

NUEVA RENCA CC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GLP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_DIESEL 234.0 207.0 206.0 207.0 207.0 206.0 206.0 208.0 207.0 207.0 207.0 206.0 207.0 214.0 270.0 270.0 249.0 207.0 283.0 331.0 334.0 335.0 326.0 227.0 5761.0 335.0 240.0

RENCA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-08-2021 24-08-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

RENCA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ETERSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAMARTA_COGEN 3.0 3.4 3.5 3.9 3.8 4.0 4.1 3.8 4.0 3.8 4.0 3.8 4.9 4.9 4.9 4.9 5.1 5.9 4.6 5.2 5.1 5.2 5.2 5.2 106.2 5.9 4.4

CMPCCORDILLERA_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LEPANTO_BIOGAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CMPCTISSUE_COGEN 1.0 0.9 0.8 0.7 1.1 1.2 1.5 1.8 1.8 1.5 1.5 1.5 1.0 0.9 1.1 0.7 1.1 0.7 0.5 0.8 0.5 1.1 1.6 1.4 26.7 1.8 1.1

PMGD-CAMPING-DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-1_DIESEL 64.0 89.0 65.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 220.0 89.0 9.2

CANDELARIA-2_DIESEL 67.0 71.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 141.0 71.0 5.9

EPACIFICO_COGEN 14.5 14.6 15.0 14.6 14.3 14.6 14.7 14.5 15.1 14.9 14.6 12.9 13.7 14.4 13.1 14.9 15.1 15.0 15.1 14.3 14.9 14.6 14.3 14.6 348.2 15.1 14.5

SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLIHUES_HFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 11.0 11.1 11.1 11.1 10.5 10.1 11.0 11.0 11.0 11.0 10.5 10.0 134.2 11.1 5.6

COLIHUES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-DS1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-DS2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TENO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TENO_GAS_50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CEMENTOSBIOBIO_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CEMENTOSBIOBIO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LICANTEN_COGEN 2.0 2.0 1.7 2.5 2.6 2.9 2.4 2.6 2.8 3.2 3.2 3.5 2.6 3.3 3.2 3.2 3.0 3.2 3.1 2.0 2.0 2.6 1.8 2.2 63.5 3.5 2.6

VINALES_COGEN 30.2 29.9 30.3 27.8 27.5 27.5 27.5 27.8 30.5 29.8 29.6 29.2 31.0 30.3 30.4 30.3 30.3 30.4 31.6 31.4 31.2 30.4 29.4 28.6 712.8 31.6 29.7

PINARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONSTITUCION-1-ELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 1.4 0.5

CONSTITUCION-2-ELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CELCO_COGEN 3.6 4.2 4.4 2.5 4.8 5.7 2.6 2.4 3.4 4.6 5.4 5.1 4.7 5.3 5.2 3.4 2.2 2.8 2.3 3.2 2.9 4.7 2.1 2.7 90.2 5.7 3.8

SAN-JAVIER-1-DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SAN-JAVIER-2-DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RASOPOWER_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LINARES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANGREGORIO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CHILLAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-1_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-3_COGEN 15.5 17.1 17.4 18.7 24.3 21.6 16.1 20.5 23.1 22.0 22.7 21.7 20.9 22.0 22.5 21.7 20.6 17.1 18.8 15.6 23.7 26.7 25.0 26.5 501.7 26.7 20.9

LAJAEVE 27.4 28.3 28.2 28.2 28.2 27.5 26.5 26.0 25.8 25.8 25.8 25.7 25.3 25.3 25.2 24.9 24.9 24.0 23.9 23.8 23.8 23.6 23.5 23.5 615.1 28.3 25.6

MASISA_COGEN 8.4 8.6 8.6 8.6 8.5 8.5 8.4 8.4 8.5 8.5 8.4 8.5 8.5 8.4 8.4 8.5 8.5 8.3 8.3 8.4 8.4 8.5 8.6 8.6 203.3 8.6 8.5

YUNGAY-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-3_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTALIDIA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAFE_COGEN 52.7 37.7 48.5 60.7 55.6 51.3 41.6 33.0 23.9 20.2 19.2 13.3 20.3 27.2 24.8 19.1 12.8 25.9 27.5 36.1 31.6 26.4 16.4 12.6 738.4 60.7 30.8

CMPCLAJA_COGEN 19.4 10.3 15.7 11.4 19.2 30.9 30.9 31.1 30.3 22.7 16.9 17.3 14.2 12.9 22.7 21.6 23.4 21.1 21.1 21.9 22.3 21.7 23.7 25.8 508.5 31.1 21.2

CMPCPACIFICO_COGEN 18.4 19.3 19.2 20.2 19.8 20.4 21.8 20.9 21.8 24.5 21.2 22.2 22.0 24.0 21.4 22.5 22.2 21.0 20.0 23.9 24.6 24.5 23.6 24.7 524.1 24.7 21.8

PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSPINOS_DIESEL 90.0 97.0 97.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 93.0 97.0 97.0 74.0 0.0 708.0 97.0 29.5

LOSGUINDOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSGUINDOS_2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHOLGUAN_COGEN 4.5 4.7 5.0 4.9 4.6 4.5 4.2 3.8 2.5 2.2 2.2 4.2 5.3 4.5 3.8 3.8 4.9 4.1 5.6 5.8 6.5 5.9 5.9 5.6 108.9 6.5 4.5

NEWEN_PROPANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_BUTANO           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_PRO_ BUT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PETROPOWER_PET 51.5 53.0 53.0 51.5 53.0 53.5 52.5 52.5 52.5 53.0 53.0 53.5 52.0 53.0 52.5 52.0 52.0 52.0 51.0 51.5 52.5 52.5 52.5 53.0 1259.0 53.5 52.5

ESCUADRON_COGEN 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 248.2 10.4 10.3

SANTAMARIA_CAR 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 367.0 367.0 367.0 367.0 365.0 367.0 368.0 366.0 365.0 366.0 367.0 368.0 367.0 367.0 365.0 366.0 366.0 8793.0 368.0 366.4

CORONEL_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORONEL_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORONEL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BOCAMINA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BOCAMINA-2 342.0 340.0 341.0 342.0 341.0 340.0 335.0 340.0 338.0 336.0 335.0 337.0 340.0 344.0 344.0 344.0 346.0 344.0 347.0 347.0 345.0 346.0 345.0 345.0 8204.0 347.0 341.8

HORCONES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARAUCO_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.8 0.0 0.5 4.4 1.7 0.0 0.0 0.0 12.5 4.4 0.5

LAUTARO-1_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAUTARO-2_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VALDIVIA_COGEN 5.3 5.1 4.8 3.7 4.3 3.9 3.4 5.6 6.1 6.3 4.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.7 7.2 7.4 7.5 8.0 90.5 8.0 3.8

ANTILHUE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CALLECALLE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHUYACA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAPEN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 10.0 0.0 0.0 0.0 26.7 16.7 1.1

ALMENDRADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRINCAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 7.8 7.5 5.0 0.0 0.0 0.0 25.6 7.8 1.1

CALFUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DEGAN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DEGAN2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILOE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MONTEPATRIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PUNITAQUI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELMOLLE 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.4 0.9 1.4 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 0.9 1.4 1.5 1.4 1.6 1.7 1.7 34.8 1.7 1.4



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-08-2021 24-08-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

BIOCRUZ 1.2 1.2 1.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 1.6 1.8 1.5 0.9 0.9 1.5 0.0 0.0 1.5 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 21.2 1.8 0.9

TOMAVAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 11.7 1.6 0.5

PMGD-CORTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DONAJAVIERA 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.2 0.1 0.1

PMGD-ERMITANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-SEPULTURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LAS-QUEMAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CASABLANCA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0

CASABLANCA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TAPIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURAUMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.0

PMGD-DEUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CHORRILLOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TREBALMAPOCHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELNOGAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

ESTANCILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-COPIULEMU 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.1 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 13.4 0.6 0.6

PMGD-ELCAMPESINO1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.6 0.2 0.0

PMGD-MIMBRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAIRENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASPAMPAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TAMM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILE_GEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ORAFTI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.5 0.0 1.2 0.5 0.0

ENERGIA BIOBIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COELEMU 2.3 2.3 2.1 1.0 2.0 2.0 1.9 2.2 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 2.5 0.9 2.1 2.0 1.9 2.0 2.5 1.9 2.3 2.1 2.3 50.7 2.8 2.1

CAÑETE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRONGOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LEBU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TIRUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONTULMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSALAMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HBS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.9 0.3 1.9 0.9 0.1

HBS_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANCALI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUITRALMAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PICOLTUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-BOLDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-MALLECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHUFKEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURACAUTIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 0.0 10.6 1.5 0.4

LONQUIMAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EAGON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LPLAUTARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-AROMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LPPANGUIPULLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

REY_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SOUTHERN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

WATTS-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

WATTS-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SKRETTINGOSORNO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-TAMBORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CHIFIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOS-NEGROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CAMPESINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-RAPACO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CIRUELILO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CALAFATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ALERCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MULTIEXPORT-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MULTIEXPORT-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-BLUEGATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DON-PEDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELCANELO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SKRETTING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DANISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIOMAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SALMOFOOD-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHANGOS->CUMBRES C1 299.5 259.2 210.1 199.9 248.5 263.5 272.3 377.6 453.5 477.7 560.2 518.6 482.6 451.8 525.3 571.1 541.5 425.9 289.7 280.5 267.8 295.1 307.1 299.5 8878.5 571.1 369.9

CHANGOS->CUMBRES C2 296.2 256.0 100.6 197.0 245.4 260.4 269.1 374.2 450.0 474.1 556.4 515.0 479.2 448.6 521.8 567.5 537.9 422.5 286.4 277.4 264.7 291.9 303.8 296.2 8692.0 567.5 362.2

CUMBRES->CHANGOS C1 -288.6 -249.1 -200.9 -190.8 -238.3 -252.4 -260.8 -364.0 -438.5 -463.0 -543.3 -503.5 -468.4 -438.3 -509.3 -553.5 -524.9 -412.6 -279.5 -270.4 -257.9 -284.5 -295.8 -288.4 -8576.7 -190.8 -357.4

CUMBRES->CHANGOS C2 -289.8 -250.3 -202.1 -192.0 -239.5 -253.6 -262.0 -365.2 -439.9 -464.4 -544.7 -504.9 -470.0 -440.0 -510.9 -555.1 -526.4 -414.1 -280.6 -271.6 -259.1 -285.7 -296.9 -289.5 -8608.0 -192.0 -358.7

TOTAL HORA. 5991.0 5556.8 5367.9 5252.5 5104.0 5167.4 5541.9 5884.2 6497.6 6919.6 6891.9 6947.7 6922.8 6859.9 6640.2 6507.3 6452.3 6627.9 7326.7 7755.8 7687.4 7525.8 7170.3 6453.3 155,052        

TOTAL HORA. SING 3134 3097 2942 2910 2931 2955 3011 3207 3358 3421 3629 3500 3411 3382 3512 3613 3580 3407 3085 3108 3125 3212 3236 3165 77,928          

TOTAL SEN 9125 8654 8309 8163 8035 8122 8553 9091 9855 10341 10521 10447 10333 10242 10152 10121 10032 10035 10412 10863 10812 10737 10406 9618 232,980        

CONS. PROPIOS 241 239 239 238 236 236 236 236 236 236 236 237 237 237 237 237 237 237 239 239 239 239 239 237 5,700            

CONS. PROPIOS SING 205 205 205 205 205 205 205 205 205 198 198 187 187 180 180 184 194 194 194 205 205 205 205 205 4,772            

FLUJO CHANGOS->CUMBRES 587 507 357 390 486 515 532 740 891 940 1102 1021 950 889 1034 1124 1065 838 568 550 525 579 602 587 17,378          

PERDIDAS APROX. 184 157 140 136 133 138 157 187 232 262 271 269 263 255 250 247 240 237 264 292 286 278 256 211 5,342            

PERDIDAS APROX. SING 69 74 74 65 56 55 60 58 58 61 67 62 60 65 63 64 66 73 66 70 76 80 80 73 1,593            

DEMANDA APROX. 6153 5669 5346 5268 5220 5308 5681 6202 6921 7361 7487 7463 7373 7258 7187 7147 7041 6992 7392 7774 7687 7587 7277 6592 161,387        

DEMANDA APROX. SING 2273 2310 2306 2250 2184 2179 2214 2203 2203 2222 2262 2229 2214 2248 2236 2241 2255 2302 2257 2282 2319 2347 2349 2300 54,186          



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

24-08-2021 24-08-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DMAX   : 7755.8 7756



ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 

24 de agosto de 2021
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Hora Movi. Equipo / Central-Unidad Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

0:00 Instalación
Requerido 

 (MW)
Operacional Combustibles Cmg Limitación Condición Comentario del Embalse Control Activo

00:00 - CDC - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - -

00:00 - COLBUN COLBUN - - - - - RE  Se declara en condición de Agotamiento - A - COLBUN -

00:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E PC N LC PC - OM Cambio de Combustible de GNL_A a GNL_E. - - - ENEL GENERACION - PC

00:00 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL MT RO LC MT - OM Cambio en La Política de Precios - -
IL 

2020001697  
GENERADORA METROPOLITANA - MT

00:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM Cambio en La Política de Precios - - - ENEL GENERACION - MT

00:00 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR MT N - MT - OM Cambio en La Política de Precios - N - COLBUN - MT

00:00 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR MT N - MT - OM Cambio en La Política de Precios - N - COLBUN - MT

00:00 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_A MT N LC PS - OM Cambio de Combustible de GNL_E a GNL_A e inicia su retiro. - - ENEL GENERACION -

00:00 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_A MT N LC PS - OM Cambio de Combustible de GNL_E a GNL_A e inicia su retiro. - - ENEL GENERACION -

00:00 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_DIESEL MT N LC MT - OM  llega a MT con SSCC. - - - COLBUN - MT

00:00 - ATACAMA-1TG1A ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B MT RO LC MT - OM - - -
IL 

2021001953
ENEL GENERACION - MT

00:00 - ATACAMA-2TG2B ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B MT RO LC MT - OM - - -
IL 

2021001953
ENEL GENERACION - MT

00:00 - COLBUN-2 COLBUN_sinv MT N - PS - OM  Finaliza SSCC. - A - COLBUN -

00:01 - CDC - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - -

00:02 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_DIESEL - N LC PMT - OM  Sincronizada con SSCC. - - - COLBUN -

00:02 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

00:03 - COLMITO COLMITO_DIESEL MT LF LC PS PCP OM - Ctx Lt 110 kV Quillota - San Pedro -
IL 

2021001517 
CARDONES -

00:05 - COLBUN-2 COLBUN_sinv 0 DN - FS - OM - - A - COLBUN -

00:06 - COLMITO COLMITO_DIESEL 0 DLF DLC FS PCP OM - - -
IL 

2021001517 
CARDONES -

00:06 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv MT N - PS - OM - - - - COLBUN -

00:08 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_DIESEL MT N LC MT - OM  Con SSCC. - - - COLBUN - MT

00:11 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv 0 DN - FS - OM - - - - COLBUN -

00:23 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_A 0 DN DLC FS - OM - - - - ENEL GENERACION -

00:24 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_A 0 DN DLC FS - OM - - - - ENEL GENERACION -

00:48 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

00:51 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

01:04 - KELAR-TG2 KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A MT N LC MT - OM - - - - KELAR - MT

01:04 - TOCOPILLA-U14 TOCOPILLA-U14_CAR MT LF - MT PCP OM - - -

IL 

2021000609 - 

 IL 

2021000554 - 

 IL 

2021000547

ENGIE GENERACION - MT

01:04 - TOCOPILLA-U15 TOCOPILLA-U15_CAR MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000376
ENGIE GENERACION - MT

01:04 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - MT - OM  Con SSCC. - N - ENEL GENERACION - MT

01:04 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E 280 N LC CI - OM - - - - ENEL GENERACION -

01:04 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

01:05 - TARAPACA-TGTAR TARAPACA-TGTAR_DIESEL 0 DN - FS - EP Cancelada SI 2021070339 - - - ENEL GENERACION - 0

01:05 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC - -

01:08 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

01:32 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E 200 N LC CI - OM - - - - ENEL GENERACION -

02:00 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_DIESEL MT N LC PS - OM  Finaliza SSCC. - - - COLBUN -

02:00 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B MT RO LC MT MTP OM Cambio de combustible de GNL_A a GNL_B. - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

02:05 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC - -

02:07 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_DIESEL 0 DN DLC FS - OM - - - - COLBUN -

02:08 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - PS - OM  Finaliza SSCC. - N - ENEL GENERACION -

02:08 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E 300 N LC CI - OM - - - - ENEL GENERACION -

02:21 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

02:47 - COLBUN-2 COLBUN_sinv - DN - PP - OM  Por SSCC. - A - COLBUN -

03:00 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_DIESEL MT N LC PS - OM  Finaliza SSCC. - - - COLBUN -

03:00 - COLBUN-2 COLBUN_sinv MT N - MT - OM  Con SSCC. - A - COLBUN - MT

03:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM Cambio de Combustible de GNL_E a GNL_A. - - - ENEL GENERACION - MT

03:00 - LOSPINOS LOSPINOS_DIESEL MT N LC PS - OM  Finaliza SSCC. - - - COLBUN -

03:00 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A PC RO LC PC MTP OM Cambio de combustible de GNL_B a GNL_A. - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

03:06 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_DIESEL 0 DN DLC FS - OM - - - - COLBUN -

03:09 - LOSPINOS LOSPINOS_DIESEL 0 DN DLC FS - OM - - - - COLBUN -

04:00 - COLBUN-1 COLBUN_sinv MT N - PS - OM - - A - COLBUN -

04:00 - COLBUN-2 COLBUN_sinv MT N - MT - OM  Finaliza SSCC. y control cota machicura. - A - COLBUN - MT

04:09 - COLBUN-1 COLBUN_sinv 0 DN - FS - OM - - A - COLBUN -

04:14 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

04:14 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

04:14 - TOCOPILLA-U14 TOCOPILLA-U14_CAR PC LF - PC PCP OM - - -

IL 

2021000609 - 

 IL 

2021000554 - 

 IL 

2021000547

ENGIE GENERACION - -

04:14 - TOCOPILLA-U15 TOCOPILLA-U15_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000376
ENGIE GENERACION - -

04:14 - KELAR-TG2 KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A PC N LC PC - OM - - - - KELAR - -

04:21 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

04:24 - COLBUN-2 COLBUN_sinv MT DN - PS - OM - - A - COLBUN -

04:25 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

04:28 - COLBUN-2 COLBUN_sinv 0 DN - FS - OM - - A - COLBUN -

05:27 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv PC RO - PC - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - PC

05:50 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv - DN - PP - RE - - - - COLBUN -

05:54 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - COLBUN - MT

06:00 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B PC RO LC PC MTP OM Cambio de combustible de GNL_A a GNL_B. - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

06:06 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE 200 N - CI - OM - - N - ENEL GENERACION -

06:06 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D PC N LC PC - OM  Con SSCC. - - - COLBUN - PC

06:09 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv PC N - PC - RE - - - - COLBUN - PC

06:38 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

06:50 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

07:00 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

07:08 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

07:14 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - COLBUN - MT

07:26 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv MT RO - MT - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - MT

07:42 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

07:51 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE 150 N - CI - OM - - N - ENEL GENERACION -

08:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D MT N LC MT - OM Control Suministro combustible. - - - COLBUN - MT

08:00 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv 0 DN - FS - OM Cambio en La Política de Precios - N - ENEL GENERACION -

08:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A - N LC PC - OM Cambio en La Política de Precios - - - ENEL GENERACION -

08:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A PC N LC PC - OM Cambio en La Política de Precios - - - ENEL GENERACION - PC

08:00 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B RO LC PS MTP OM - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -
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Hora Movi. Equipo / Central-Unidad Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

0:00 Instalación
Requerido 

 (MW)
Operacional Combustibles Cmg Limitación Condición Comentario del Embalse Control Activo

08:00 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR - PO - EP - EP - - -
SI 

2021072353
AES ANDES - -

08:00 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B N LC PC - OM Cambio de combsutible de GNL_A a GNL_B - - - ENGIE GENERACION - -

08:03 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

08:05 - COLIHUES-1 COLIHUES-1_HFO - DRO DLC FS MTP OM No solicitada por tiempo de partida - -
IL 

2021001545 
ENOR CHILE -

08:06 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

08:13 - RAPEL-2 RAPEL - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

08:16 - RAPEL-2 RAPEL PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

08:22 - RAPEL-4 RAPEL - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

08:26 - RALCO-2 RALCO_sinv - DRO - PP - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION -

08:26 - RAPEL-4 RAPEL PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

08:31 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B RO LC PS MTP OM F/S TV - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

08:34 - RALCO-2 RALCO_sinv MT N - MT - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION - MT

08:35 - CONSTITUCION CONSTITUCION_DIESEL - DN DLC PP - OM - Ctx Transformador N° 1 Constituciónde 66/23 MVA  de S/E 20 MVA - - ELEKTRAGEN CONSTITUCION -

08:38 - CONSTITUCION CONSTITUCION_DIESEL 1.5 N LC CI - OM Inicia Ctx Transformador N° 1 Constituciónde 66/23 MVA  de S/E 20 MVA Ctx Transformador N° 1 Constituciónde 66/23 MVA  de S/E 20 MVA - - ELEKTRAGEN CONSTITUCION -

08:39 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B DRO DLC FS MTP OM - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

09:00 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG On-Line - - - CDC

09:00 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A N LC PC - OM Cambio de combustible de GNL_B a GNL_A. - - - ENGIE GENERACION - -

09:06 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv PC RO - PC - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - PC

09:07 - RALCO-2 RALCO_sinv 200 N - CI - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION -

09:12 - TOTAL ERNC - -42 - - - - -
Inicio prorrata control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - Diego de 

Almagro.
- - - CDC - -

09:12 - PE-TAL TAL PE-TAL TAL 79 N - CI - OM -
control control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - 

Diego de Almagro.
- - ENEL GREEN POWER - -

09:12 - PFV-CONEJO PFV-CONEJO 81 N - CI - OM -
control control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - 

Diego de Almagro.
- - ENOR CHILE - -

09:12 - PFV-LALAKAMA PFV-LALAKAMA 45.2 N - CI - OM -
control control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - 

Diego de Almagro.
- - ENEL GREEN POWER - -

09:12 - PFV-PAMPA SOLAR NORTE PFV-PAMPA SOLAR NORTE 54.8 N - CI - OM -
control control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - 

Diego de Almagro.
- - ENEL GREEN POWER - -

09:12 - PFV-PAMPA SOLAR NORTE PFV-PAMPA SOLAR NORTE 54.8 N - CI - OM -
control control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - 

Diego de Almagro.
- - ENEL GREEN POWER - -

09:20 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT N - PS - RE - - - - COLBUN -

09:23 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv 0 DN - FS - RE - - - - COLBUN -

09:33 - RALCO-2 RALCO_sinv PC N - PC - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION - PC

09:37 - RAPEL-2 RAPEL MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

09:39 - RAPEL-2 RAPEL 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

09:40 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv MT RO - MT - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - MT

09:46 - RALCO-2 RALCO_sinv 270 N - CI - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION -

09:51 - RALCO-2 RALCO_sinv 200 N - CI - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION -

09:52 - RAPEL-4 RAPEL MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

09:55 - RAPEL-4 RAPEL 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

10:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E PC N LC PC - OM Cambio de Combustible de GNL_A a GNL_E. - - - ENEL GENERACION - PC

10:01 - RALCO-2 RALCO_sinv MT N - MT - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION - MT

10:08 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE 150 N - CI - OM - - N - ENEL GENERACION -

10:20 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE 150 N - CI - OM - - N - ENEL GENERACION -

10:20 - KELAR-TG2 KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL MT N LC MT - OM Cambio de Combustible de GNL_A a Diesel. - - - KELAR -

10:30 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

10:33 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

10:38 - MEJILLONES-CTM1 MEJILLONES-CTM1_CAR LF - MT PCP OM Inicia Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -

IL 

2021001748 - 

 IL 

2021002011

ENGIE GENERACION -

10:38 NORGENER-NTO2 NORGENER-NTO2_CAR N - MT - OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. - - AES ANDES - -

10:38 NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR LF - MT PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021000072 
AES ANDES - -

10:38 - TOCOPILLA-U14 TOCOPILLA-U14_CAR MT LF - MT PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -

IL 

2021000609 - 

 IL 

2021000554 - 

 IL 

2021000547

ENGIE GENERACION -

10:38 - TOCOPILLA-U15 TOCOPILLA-U15_CAR MT LF - MT PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021000376
ENGIE GENERACION -

10:40 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

10:42 - MEJILLONES-CTM1 MEJILLONES-CTM1_CAR DF - FS PCP SIF - - -

IF 

2021002384 - 

 IL 

2021001748 - 

 IL 

2021002011

ENGIE GENERACION -

10:45 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR PC N - PC - OM Cancelada SI 2021072353 - - AES ANDES - -

10:58 - RALCO-2 RALCO_sinv MT N - PS - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION -

11:02 - RALCO-2 RALCO_sinv 0 DP - FS - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION -

11:09 - TOTAL ERNC - -62 - - - - - Inicio prorrata control Línea de 220 kV Salar - Calama - - - CDC - -

11:09 - PE-VALLEDELOSVIENTOS PE-VALLEDELOSVIENTOS 41.6 N - CI - OM - Control Línea de 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

11:09 - PFV-USYA PFV-USYA 41 N - CI - OM - Control Línea de 220 kV Salar - Calama - - ACCIONA - -

11:09 - PFV-JAMA-1 PFV-JAMA-1 19.7 N - CI - OM - Control Línea de 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

11:09 - PFV-JAMA-2 PFV-JAMA-2 13.5 N - CI - OM - Control Línea de 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

11:09 - PFV-SANPEDRO PFV-SANPEDRO 70.3 N - CI - OM - Control Línea de 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

11:10 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

11:16 ANDINA-CTA ANDINA-CTA_CAR LF - MT PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021002011
ENGIE - -

11:16 HORNITOS-CTH HORNITOS-CTH_CAR LF - MT PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021002017
ENGIE GENERACION - -

11:16 GUACOLDA-2 GUACOLDA-2_CAR LF - MT PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021001973
AES ANDES - -

11:16 GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR LF - MT PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021001247
AES ANDES - -

11:16 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR LF - MT PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021001619
AES ANDES -

11:16 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR LF - MT PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021001619
AES ANDES -

11:16 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR N - CI OM Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. - AES ANDES -

11:16 COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. - - AES ANDES - -

11:18 - COLIHUES-1 COLIHUES-1_HFO PC PO LC EP MTP EP Prueba SD 2021072463 - -
SD 

2021072463
ENOR CHILE - PC
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11:20 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

12:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - MT

12:00 NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D MT N LC MT - OM - COLBUN PC MT

12:00 NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D MT N LC MT - OM - COLBUN PC MT

12:00 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A N LC PS - OM - - - - ENGIE GENERACION - -

12:13 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR PC PO - EP - EP Pruebas de modulación de carga por sintonía de caldera - -
SI 

2021071889.
AES ANDES - -

12:14 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A N LC PS - OM F/S TV - - - ENGIE GENERACION - -

12:18 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - PC

12:18 NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D MT N LC MT - OT Control Suministro combustible. COLBUN PC MT

12:18 NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D MT N LC MT - OT Control Suministro combustible. COLBUN PC MT

12:20 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A DN DLC FS - OM - - - ENGIE GENERACION - -

12:22 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

12:30 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

13:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D PC N LC PC - OM Disponibilidad de GNL-D con SSCC - - - COLBUN - PC

13:00 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR N - PC OM Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. - AES ANDES -

13:00 COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR N - PC - OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. - - AES ANDES - -

13:00 GUACOLDA-2 GUACOLDA-2_CAR LF - PC PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021001973
AES ANDES - -

13:00 GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR LF - PC PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021001247
AES ANDES - -

13:00 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR LF - PC PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021001619
AES ANDES -

13:00 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR LF - PC PCP OM - Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. -
IL 

2021001619
AES ANDES -

13:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A PC N LC PC - OM Cambio de Combustible de GNL_E a GNL_A. - - - ENEL GENERACION - PC

13:23 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR MT N - PS - OM Fin SSCC - N - COLBUN -

13:27 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR 0 DN - FS - OM - - N - COLBUN -

13:37 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL 260 PO LC CI - OM SI 2021072253 - -

IL 

2020001697  

- SI 

2021072253

GENERADORA METROPOLITANA -

13:41 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE 240 N - CI - OM - - N - ENEL GENERACION -

13:45 NORGENER-NTO2 NORGENER-NTO2_CAR N - PC - OM  Finaliza Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico.  Finaliza Ctx Lt 500 kV Nva. Pan de Azúcar - Polpaico. - - AES ANDES - -

13:45 NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000072 
AES ANDES - -

13:45 - TOCOPILLA-U14 TOCOPILLA-U14_CAR PC LF - PC PCP OM - - -

IL 

2021000609 - 

 IL 

2021000554 - 

 IL 

2021000547

ENGIE GENERACION -

13:45 - TOCOPILLA-U15 TOCOPILLA-U15_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000376
ENGIE GENERACION -

13:45 ANDINA-CTA ANDINA-CTA_CAR LF - PC PCP OM - -
IL 

2021002011
ENGIE - -

13:45 HORNITOS-CTH HORNITOS-CTH_CAR LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021002017
ENGIE GENERACION - -

14:06 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

14:06 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - MT

14:20 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A DN DLC PP - OM - - - - ENGIE GENERACION - -

14:45 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv PC RO - PC - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - PC

14:47 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - PC

14:58 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A N LC PMT - OM Sincronizada - - - ENGIE GENERACION - -

14:59 - TOTAL ERNC - - - - - - -
Finaliza prorrata control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - Diego de 

Almagro.
- - - CDC - -

15:13 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

15:22 - RAPEL-1 RAPEL - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

15:26 - RAPEL-1 RAPEL PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

15:30 - RAPEL-2 RAPEL - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

15:31 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A - DRO DLC PP MTP OM - - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

15:33 - RAPEL-2 RAPEL PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

15:42 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv MT RO - MT - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - MT

15:56 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN - PO - EP - EP - - - 2021073111 COMASA -

16:02 - RAPEL-3 RAPEL - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

16:05 - RAPEL-3 RAPEL PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

16:05 - RALCO-1 RALCO_sinv - DRO - PP - OM - - N
IL 

2021001531
ENEL GENERACION -

16:10 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A - N LC PMT - OM E/S CTM3 TV - - - ENGIE GENERACION - -

16:12 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv PC RO - PC - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - PC

16:13 - RALCO-1 RALCO_sinv MT RO - MT - OM - - N
IL 

2021001531
ENEL GENERACION - MT

16:14 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A - RO LC PMT MTP OM Sincronizada - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

16:20 - RALCO-1 RALCO_sinv 200 RO - CI - OM - - N
IL 

2021001531
ENEL GENERACION -

16:22 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A PC N LC PC - OM - - - - ENGIE GENERACION - -

16:29 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

16:30 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL MT RO LC MT - OM Cancela SI 2021072253 - -
IL 

2020001697 
GENERADORA METROPOLITANA - MT

16:38 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

16:40 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR 0 DN - FS - OM - - N - COLBUN -

16:40 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE 200 N - CI - OM - - N - ENEL GENERACION -

16:43 - COLBUN-1 COLBUN_sinv - DN - PP - OM - - A - COLBUN -

16:43 - COLIHUES-1 COLIHUES-1_HFO MT RO LC MT MTP OM Cancela SD 2021072463 - -
IL 

2021001545 
ENOR CHILE -

16:45 - RAPEL-4 RAPEL - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

16:48 - RAPEL-4 RAPEL PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

16:53 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL - DLF DLC PP PCP OM - Ctx Lt 220 kV Rahue - Puerto Montt -
IL 

2021002025
CRELL -

16:55 - COLBUN-1 COLBUN_sinv MT N - MT - OM - - A - COLBUN - MT

16:55 - HORNITOS-CTH HORNITOS-CTH_CAR 110 LF - PC PCP SICF - - -
SICF 

2021074013
ENGIE GENERACION - -

16:56 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A - RO LC PMT MTP OM E/S U16 TV - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

16:57 - RALCO-2 RALCO_sinv - DN - PP - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION -

16:59 - CONSTITUCION CONSTITUCION_DIESEL MT N LC PS - OM Finaliza Ctx Transformador N° 1 Constituciónde 66/23 MVA  de S/E 20 MVA Ctx Transformador N° 1 Constituciónde 66/23 MVA  de S/E 20 MVA - - ELEKTRAGEN CONSTITUCION -

17:03 - CONSTITUCION CONSTITUCION_DIESEL 0 DN DLC FS - OM - - - - ELEKTRAGEN CONSTITUCION -

17:05 - RALCO-2 RALCO_sinv MT N - MT - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION - MT

17:17 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL PC LF LC PC PCP OM Inicia Ctx Lt 220 kV Rahue - Puerto Montt Ctx Lt 220 kV Rahue - Puerto Montt -
IL 

2021002025
CRELL -

17:18 - PANGUE-1 RALCO_sinv 180 N - CI - RE - - - - ENEL GENERACION -



24-08-2021 Ultima Actualización: 24-08-2021 23:57
CMG-

Online:
115.0

Quillota_220 

kV:

SANISIDR

O-

1_TG1+T

V1_GNL_

A

SS.CC.

Hora Movi. Equipo / Central-Unidad Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

0:00 Instalación
Requerido 

 (MW)
Operacional Combustibles Cmg Limitación Condición Comentario del Embalse Control Activo

17:23 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A PC RO LC PC MTP OM - - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

17:24 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM Cancela SDCF 2021073111 - - - COMASA - PC

17:26 - TOTAL ERNC - - - - - - - Finaliza prorrata control Línea de 220 kV Salar - Calama - - - CDC - -

17:31 - RALCO-2 RALCO_sinv 150 N - CI - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION -

17:41 - PANGUE-2 RALCO_sinv - DN - PP - RE - - - - ENEL GENERACION -

17:41 - RAPEL-5 RAPEL - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

17:43 - COLBUN-2 COLBUN_sinv - DN - PP - OM - - A - COLBUN -

17:46 - RAPEL-5 RAPEL PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

17:47 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

17:47 - PANGUE-2 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - ENEL GENERACION - MT

17:52 - RALCO-2 RALCO_sinv 200 N - CI - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION -

17:52 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR PC N - PC - OM Cancelada SI 2021071889. - - - AES ANDES - PC

17:53 - COLBUN-2 COLBUN_sinv MT N - MT - OM - - A - COLBUN - MT

17:55 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

18:00 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR - LF LC PC PCP OM - Inicio Ctx Lt 110 kV Quillota - San Pedro -
IL XXXXX - IL 

2021002022
AES ANDES -

18:00 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv PC N - PC - OM Por cambio en política de precios - N - ENEL GENERACION - PC

18:00 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR - DN - FS - OM No solicitada por control cota objetivo - N - COLBUN -

18:00 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR - DN - FS - OM No solicitada por control cota objetivo - N - COLBUN -

18:00 - ATACAMA-1TG1A ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B PC RO LC PC - OM Cambio en La Política de Precios - -
IL 

2021001953
ENEL GENERACION - PC

18:00 - ATACAMA-2TG2B ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B PC RO LC PC - OM Cambio en La Política de Precios - -
IL 

2021001953
ENEL GENERACION - PC

18:00 - KELAR-TG2 KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL PC N LC PC - OM Cambio en La Política de Precios - - - KELAR - PC

18:01 - PANGUE-2 RALCO_sinv PC N - PC - RE - - - - ENEL GENERACION -

18:05 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL - RO LC PC - OM - - -
IL 

2020001697 
GENERADORA METROPOLITANA -

18:05 - COLIHUES-1 COLIHUES-1_HFO PC RO LC PC MTP OM - - -
IL 

2021001545 
ENOR CHILE - PC

18:07 - LOSPINOS LOSPINOS_DIESEL - DN DLC PP - OM - - - - COLBUN -

18:09 - RALCO-2 RALCO_sinv PC N - PC - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION - PC

18:16 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR 220 LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021002026
AES ANDES - -

18:21 - LOSPINOS LOSPINOS_DIESEL PC N LC PC - OM - - - - COLBUN - PC

18:21 - CMPCPACIFICO CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN - N - PC - OM - - - - SANTA FE -

18:37 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B - DN DLC PP - OM - - - - ENEL GENERACION - -

18:39 - COLMITO COLMITO_DIESEL - DLF DLC PP PCP OM - Ctx Lt 110 kV Quillota - San Pedro -
IL 

2021001517 
CARDONES -

18:45 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv - DN - PP - OM - - - - COLBUN -

18:48 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv PC N - PC - OM - - - - COLBUN - PC

18:53 - COLMITO COLMITO_DIESEL MT LF LC MT PCP OM - Ctx Lt 110 kV Quillota - San Pedro -
IL 

2021001517 
CARDONES - MT

18:55 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B - N LC PMT - OM - - - - ENEL GENERACION - -

19:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E PC N LC PC - OM Cambio de combustible  de GNL_A a GNL_E - - - ENEL GENERACION - PC

19:00 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B PC RO LC PC MTP OM Cambio de combustible de GNL_A a GNL_B. - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - PC

19:05 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B PC N LC PC - OM - - - - ENEL GENERACION - -

19:15 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL - DLF DLC PP PCP OM - Ctx Lt 220 kV Rahue - Puerto Montt -
IL 

2021001036
ENLASA -

19:17 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 15 LF LC CI PCP OM - Ctx Lt 220 kV Rahue - Puerto Montt -
IL 

2021001036
ENLASA -

19:25 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 30 LF LC CI PCP OM - Ctx Lt 220 kV Rahue - Puerto Montt -
IL 

2021001036
ENLASA -

19:34 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_B - DRO DLC PP - OM - - -
IL 

2021001458
ENEL GENERACION - -

19:41 - MEJILLONES-CTM1 MEJILLONES-CTM1_CAR - PO - EP PCP EP - - -

IF 

2021002384 - 

 IL 

2021002011

ENGIE GENERACION - -

19:49 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_B - RO LC PMT - OM - - -
IL 

2021001458
ENEL GENERACION - -

19:53 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 15 LF LC CI PCP OM - Ctx Lt 220 kV Rahue - Puerto Montt -
IL 

2021001036
ENLASA -

20:00 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR PC N - PC PCP OM Cancelada IL 2021002026 - - - AES ANDES - -

20:03 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv 0 DN - FS - OM - - - - COLBUN -

20:03 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv MT RO - MT - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - MT

20:16 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_B PC RO LC PC - OM - - -
IL 

2021001458
ENEL GENERACION - -

20:29 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR - DN - PP - OM - - N - COLBUN -

20:29 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR - DN - PP - OM - - N - COLBUN -

20:34 - RAPEL-1 RAPEL MT N - MT - OM Por control cota objetivo - N - ENEL GENERACION - MT

20:34 - RAPEL-2 RAPEL MT N - MT - OM Por control cota objetivo - N - ENEL GENERACION - MT

20:35 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR MT N - MT - OM - - N - COLBUN - MT

20:35 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL MT LF LC PS PCP OM Finaliza Ctx Lt 220 kV Rahue - Puerto Montt - -
IL 

2021001036
ENLASA -

20:35 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL MT LF LC PS PCP OM Finaliza Ctx Lt 220 kV Rahue - Puerto Montt - -
IL 

2021002025
CRELL -

20:37 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 0 DLF DLC FS PCP OM - - -
IL 

2021001036
ENLASA -

20:38 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR MT N - MT - OM - - N - COLBUN - MT

20:39 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL 0 DLF DLC FS PCP OM - - -
IL 

2021002025
CRELL -

20:42 - RAPEL-3 RAPEL MT N - MT - OM Por control cota objetivo - N - ENEL GENERACION - MT

20:42 - RAPEL-4 RAPEL MT N - MT - OM Por control cota objetivo - N - ENEL GENERACION - MT

20:52 - RAPEL-1 RAPEL 0 DN - FS - OM Por control cota objetivo - N - ENEL GENERACION -

21:10 - PANGUE-2 RALCO_sinv 170 N - CI - RE - - - - ENEL GENERACION -

21:17 - PANGUE-1 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - ENEL GENERACION -

21:43 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_B 80 RO LC CI - OM - - -
IL 

2021001458
ENEL GENERACION - -

21:57 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_B - RO LC PS - OM - - -
IL 

2021001458
ENEL GENERACION - -

22:00 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL 0 DLF DLC FS PCP OM  Cancelada IL 2021002025. - -
IL 

2021002028
CRELL -

22:00 - PANGUE-2 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - ENEL GENERACION -

22:00 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A PC RO LC PC MTP OM Cambio de combustible de GNL_B a GNL_A. - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

22:03 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv PC RO - PC - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - PC

22:11 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_B 0 DRO DLC FS - OM - - -
IL 

2021001458
ENEL GENERACION - -

22:25 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR 60 N - CI - OT

 Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2 con solicitud de desconexión de curso 

forzoso. Causa informada: Por nevadas en la zona se mantendrá en servicio línea 220kV 

Canutillar - Puerto Montt 1. Según SDCF 2021074020.

N - COLBUN -
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22:26 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR 62 N - CI - OT

 Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2 con solicitud de desconexión de curso 

forzoso. Causa informada: Por nevadas en la zona se mantendrá en servicio línea 220kV 

Canutillar - Puerto Montt 1. Según SDCF 2021074020.

N - COLBUN -

22:35 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR 55 N - CI - OT

 Línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 2 con solicitud de desconexión de curso 

forzoso. Causa informada: Por nevadas en la zona se mantendrá en servicio línea 220kV 

Canutillar - Puerto Montt 1. Según SDCF 2021074020.

N - COLBUN -

22:40 - LOSPINOS LOSPINOS_DIESEL MT N LC PS - OM - - - - COLBUN - MT

22:40 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL MT RO LC MT - OM - - -

IL 

2020001697  

- SD 

2021072253

GENERADORA METROPOLITANA - MT

22:40 - CMPCPACIFICO CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

22:40 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B - N LC PS - OM - - - - ENEL GENERACION - -

22:40 - COLIHUES-1 COLIHUES-1_HFO MT RO LC MT MTP OM - - -
IL 

2021001545 
ENOR CHILE - MT

22:46 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv - DN - PP - RE - - - - COLBUN -

22:50 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - COLBUN - MT

22:51 - LOSPINOS LOSPINOS_DIESEL 0 DN DLC FS - OM - - - - COLBUN -

22:53 - RAPEL-2 RAPEL MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

22:53 - RAPEL-3 RAPEL MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

22:53 - RAPEL-4 RAPEL MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

22:55 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_B 0 DN DLC FS - OM F/S - - - ENEL GENERACION - -

22:56 - RAPEL-2 RAPEL 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

22:57 - RAPEL-3 RAPEL 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

22:57 - RAPEL-4 RAPEL 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

22:59 - RALCO-2 RALCO_sinv MT RO - MT - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION - MT

23:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A PC N LC PC - OM Cambio de Combustible de GNL_E a GNL_A. - - - ENEL GENERACION - PC

23:00 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B PC RO LC PC MTP OM Cambio de combustible de GNL_A a GNL_B. - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

23:08 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR MT LF LC MT PCP OT Control Suministro combustible. - -
IL XXXXX - IL 

2021002022
AES ANDES - MT

23:10 - RALCO-1 RALCO_sinv MT RO - MT - OM - - N
IL 

2021001531
ENEL GENERACION - MT

23:24 - RALCO-2 RALCO_sinv MT RO - PS - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION -

23:24 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

23:26 - RALCO-2 RALCO_sinv 0 DRO - FS - OM - - N
IL 

2021001131 
ENEL GENERACION -

23:29 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv PC N - PC - RE - - - - COLBUN - PC

23:32 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

23:46 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

23:46 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

23:46 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM - - - - ENEL GENERACION - MT

23:46 - RAPEL-5 RAPEL MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

23:46 - RALCO-1 RALCO_sinv MT RO - PS - OM - - N
IL 

2021001531
ENEL GENERACION -

23:50 - RAPEL-5 RAPEL 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

23:58 - RALCO-1 RALCO_sinv 0 DRO - FS - OM - - N
IL 

2021001531
ENEL GENERACION -

23:59 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC

23:59 - - - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - -













































ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 24 de 

agosto de 2021



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 07-09-2021 11:34:17

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 187

Total registros Subestacion: 83

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
SubEstación Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021071675 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AES ANDES Desconexión Origen Interno Programada S/E CENTRAL ALFALFAL

S/E CENTRAL ALFALFAL J5

S/E CENTRAL ALFALFAL J6
Otro Tipo de Trabajo Estandarización de torres e instalación de peinetas antipajaro, Torre 02 a la torre 31.

Riesgo es bajo debido a que LT 220 kV Alfalfal-Alfalfal 2 Cto. 

N°1 y Cto N°2 se encuentran fuera de servicio.

No genera indisponibilidad.

LT 220 kV Alfalfal-Alfalfal 2 Cto. N°1 y Cto. N°2 se encuentran fuera de servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:16 24-08-21 15:39

2021072149 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AES ANDES S.A. Intervención Origen Interno Programada

S/E CENTRAL 

QUELTEHUES
S/E CENTRAL QUELTEHUES E1 Otro Tipo de Trabajo

En Alimentador Yeso 23 kV: Reparacion de Tirantes cortados y Retiro de cuerpo 

extraño

Riesgo bajo, intervención se realizará con supervisión 

presente
En SE Queltehues: No reconectar 52E1

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:11 24-08-21 14:04

2021071703 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AES GENER Intervención Origen Interno Programada S/E NORGENER

BA S/E NORGENER 13.8KV NTO1

BA S/E NORGENER 13.8KV NTO2

BA S/E NORGENER 220KV-BP1

BA S/E NORGENER 220KV-BP2

BA S/E NORGENER 5.3KV

BA S/E NORGENER 5KV-B1

BA S/E NORGENER 5KV-B2

Lavado de Aislación 0 Lavado de S/E Norgener Riesgo bajo ya que es trabajo preventivo semanal

S/E Norgener: Señalizar y Reconexión F/S 52J1 y 52J2,

S/E Crucero: Señalizar y Reconexión F/S 52J12 y 52J13,

S/E La Cruz: Señalizar y No Reconectar 52J1 - 52J2 - 52J-T1 - 52J-T2,

S/E Barriles: Señalizar y No Reconectar 52J1 , 52J2 , 52H-T1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:18 24-08-21 16:38

2021066991 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AES GENER Intervención

Origen 

Externo
Programada

S/E ANDES (AES 

ANDES)
otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo 0

Proyecto Sol de Lila, paño de conexión 220 kV:  Trabajos generales de obras civiles y 

montaje eléctrico en isla.

Bajo riesgo , se toman todas las medidas para ejecutar el 

trabajo en forma segura.

Proyecto Sol de Lila, Paño de conexión 220 kV:  Trabajos Generales de Obras Civiles en 

Isla. Restricciones  SE Andes : No Reconectar:  25203, 25204, 25205, 25206, 25207, 

25208, 25210 , 352B02, 352B04, 352C1/2, 352C3/4, 3522A01, 352C103, 3522A03.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 20:00 24-08-21 09:54 24-08-21 20:09

2021063259 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AES GENER Intervención

Origen 

Externo
Programada TAP OFF LA CRUZ otros: tendido_cable Otro Tipo de Trabajo 0

Trabajos generales en zona isla (I&C),  conexión 220 kV central fotovoltaica. 

Restricciones : Tap Off La Cruz: No reconectar 52J1, 52JT1, 52B1, 52E

Riesgo bajo , se toman todas las medidas de seguridad para 

ejecutar el trabajo en forma segura.
Tap Off La Cruz: No reconectar 52J1, 52JT1, 52B1, 52E

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 19:00 24-08-21 08:18 24-08-21 18:15

2021071331 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ANGLO AMERICAN LOS 

BRONCES
Desconexión Origen Interno Programada S/E LOS MAITENES LOS MAITENES 220/69/15KV 60MVA 2 Otro Tipo de Trabajo

Se realizará reparación de puntos calientes en  zona cercana a interruptor 52J2 220 kV 

detectados en inspección por personal de mantenimiento predictivo

La finalidad de los trabajos es la reparación de puntos 

calientes detectados durante inspecciones por personal de 

mnatenimiento predictivo. Los riesgos que presenta el 

trabajo son shock eléctrico , caida de altura , gopeado por. 

Se tomarán las medidas administrativas como PT, AST, 

SODI, Guía de maniobras etc, Ademas se usará EPP especial 

como ropa ignifuga , arnes para caídas etc. En desarrollo 

del trabajo se ocupará  escalera con plataforma entre otras 

medidas.

No existiran consumos afectados ya que cargas se seguirán alimentando por 

transformadores 1 y 3 de S/E  Los Maitenes.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 25-08-21 18:00 24-08-21 11:12 24-08-21 16:22

2021072595 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AR CERRO TIGRE SPA Desconexión Origen Interno Programada

S/E CENTRAL CERRO 

TIGRE [EN_REVISION]

BA CENTRAL CERRO TIGRE 33KV BP1 

[EN_REVISION]
Otro Tipo de Trabajo

Desconexión de barra N°1 33kV de S/E Central Cerro Tigre para realizar verificaciones 

en celdas de media tensión y pruebas de aislación y continuidad en conductores de los 

circuitos de media tensión. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 

52FT11, 52F4, 52F5 en S/E Central Cerro Tigre.

El riesgo del trabajo es bajo.

Desconexión de barra N°1 33kV de S/E Central Cerro Tigre para realizar verificaciones 

en celdas de media tensión y pruebas de aislación y continuidad en conductores de los 

circuitos de media tensión. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena: 

52FT11, 52F4, 52F5 en S/E Central Cerro Tigre.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 27-08-21 18:00 24-08-21 10:11 01-09-21 09:12

2021065799 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CAP CMP Intervención Origen Interno Programada

S/E TOTORALILLO 

(CAP CMP)

S/E TOTORALILLO J1

S/E TOTORALILLO JT1

S/E TOTORALILLO

S/E TOTORALILLO 220KV BP1

Lavado de Aislación
Lavado de aislación de Equipos Primarios de SubEstación Totoralillo (220/23 kV) con 

sistema energizado

Pérdida del suministro eléctrico a faenas CMP alimentadas 

desde SubEstación Totoralillo 220/23 kV
Trabajo rutinario que se efectúa cada 30 días

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 07:11 24-08-21 12:43

2021071212 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CERRO DOMINADOR CSP 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada

S/E CERRO 

DOMINADOR
S/E CERRO DOMINADOR J3 Otro Tipo de Trabajo

Integración de las protecciones del proyecto CSP Cerro Dominador al sistema SLRP. 

Trabajos consistirán en realizar cambios en el proyecto SLRP actual, Verificar descargas 

de oscilografías, eventos y ajustes de forma automática por el proyecto SLRP y 

pruebas SAT.  Sin condiciones requeridas.

El riesgo del trabajo es bajo.

Integración de las protecciones del proyecto CSP Cerro Dominador al sistema SLRP. 

Trabajos consistirán en realizar cambios en el proyecto SLRP actual, Verificar descargas 

de oscilografías, eventos y ajustes de forma automática por el proyecto SLRP y 

pruebas SAT.  Sin condiciones requeridas.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:01 24-08-21 18:32

2021071211 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CERRO DOMINADOR CSP 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada

S/E CSP CERRO 

DOMINADOR

S/E CSP CERRO DOMINADOR JT1

S/E CSP CERRO DOMINADOR CT2
Otro Tipo de Trabajo

Integración de las protecciones del proyecto CSP Cerro Dominador al sistema SLRP. 

Trabajos consistirán en realizar cambios en el proyecto SLRP actual, Verificar descargas 

de oscilografías, eventos y ajustes de forma automática por el proyecto SLRP y 

pruebas SAT.  Sin condiciones requeridas.

El riesgo del trabajo es bajo.

Integración de las protecciones del proyecto CSP Cerro Dominador al sistema SLRP. 

Trabajos consistirán en realizar cambios en el proyecto SLRP actual, Verificar descargas 

de oscilografías, eventos y ajustes de forma automática por el proyecto SLRP y 

pruebas SAT.  Sin condiciones requeridas.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:01 24-08-21 18:32

2021071285 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E LAS COMPAÑIAS S/E LAS COMPAÑIAS H2 Otro Tipo de Trabajo

A solicitud de TRANSELEC, Según Sodi 2522, Se solicita inhabilitar reconexión  52H2 de 

S/E Las Compañías, por trabajos en sus instalaciones.
Riesgo controlado por TRANSELEC. .

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 06:15 24-08-21 15:43

2021070963 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E PUNTA DE CORTES S/E PUNTA DE CORTES AT Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de TRANSELEC según SODI 615, no reconectar interruptor 52AT de S/E 

Punta de cortes, interruptor 52AT de S/E Paine, interruptores 52A1 y 52A2 de S/E 

Fátima  e interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Malloa.

Riesgo controlado por TRANSELEC.

A solicitud de TRANSELEC según SODI 615, no reconectar interruptor 52AT de S/E 

Punta de cortes, interruptor 52AT de S/E Paine, interruptores 52A1 y 52A2 de S/E 

Fátima  e interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Malloa.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:15 24-08-21 14:29

2021070957 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E PUNTA DE CORTES S/E PUNTA DE CORTES AT

Roce y pode franja 

servidumbre
0

A solicitud de TRANSELEC según SODI 610, no reconectar interruptor 52AT de S/E 

Punta de cortes, interruptor 52AT de S/E Paine, interruptores 52A1 y 52A2 de S/E 

Fátima  e interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Malloa.

Riesgo controlado por TRANSELEC.

A solicitud de TRANSELEC según SODI 610, no reconectar interruptor 52AT de S/E 

Punta de cortes, interruptor 52AT de S/E Paine, interruptores 52A1 y 52A2 de S/E 

Fátima  e interruptores 52A1 y 52A2 de S/E Malloa.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:59 24-08-21 18:39

2021070825 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E CONSTITUCION S/E CONSTITUCION B1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 0617, se solicita No reconectar interruptor 52B1 

de S/E Constitución ni interruptores 52BT1 Y 52BT2 de S/E Nirivilo por trabajos en sus 

instalaciones.

Riesgo controlado por TRANSELEC. .
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:59 24-08-21 17:47

2021069805 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E MONTE PATRIA

S/E MONTE PATRIA ET2

S/E MONTE PATRIA CT1
Otro Tipo de Trabajo 0 A solicitud de TRANSELEC según SODI N° 2488, no reconectar 52CT1 y 52ET2. Riesgo controlado por TRANSELEC. A solicitud de TRANSELEC según SODI N° 2488, no reconectar 52CT1 y 52ET2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 06:15 24-08-21 18:00

2021069339 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E LAS COMPAÑIAS S/E LAS COMPAÑIAS H2 Lavado de Aislación

A solicitud de TRANSELEC, Según Sodi 2466, Se solicita inhabilitar reconexión  52H2 de 

S/E Las Compañías, por trabajos en sus instalaciones.
Riesgo controlado por TRANSELEC. .

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 06:15 24-08-21 15:43

2021069283 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E LAS COMPAÑIAS S/E LAS COMPAÑIAS H2 Lavado de Aislación 0

A solicitud de TRANSELEC según SODI N° 2466, no reconectar y bloquear reconexión 

automática del 52H2.
Riesgo controlado por TRANSELEC.

A solicitud de TRANSELEC según SODI N° 2466, no reconectar y bloquear reconexión 

automática del 52H2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 06:16 24-08-21 06:17

2021069109 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención

Origen 

Externo
Programada TAP OFF EL EDEN TAP OFF EL EDEN H1 Lavado de Aislación 0 Lavado de aislación Equipos Primarios solicitado por Transelec Nivel de riesgo medio, controlado.

Se requiere el bloqueo de reconexión del 52H1 S/E TAP El Eden por lavado de aislación 

que

realizara en sus instalaciones Transelec, condición que se mantendrá durante la 

ejecución

efectiva de los trabajos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 06:15 24-08-21 15:48

2021067324 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada S/E LAS COMPAÑIAS S/E LAS COMPAÑIAS H1-H2-HT Relleno de SF6 0 Relleno de gas SF6 del interruptor 52HT,52H1 y 52H2 de S/E Las compañías. Riesgo mínimo, bajo procedimientos internos de CGE. Relleno de gas SF6 del interruptor 52HT,52H1 y 52H2 de S/E Las compañías.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 16:00 24-08-21 08:39 24-08-21 09:57

2021066791 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada S/E PACIFICO otros: tendido_cable Otro Tipo de Trabajo Se realizaran pruebas en el relé micom del alimentador 52C7 Juan Martínez Trabajo con bajo nivel de riesgo.

Se solicita realizar transferencia de consumos del alimentador 52C7 Juan Martínez, 

Carro se retirará a modo prueba , interruptor debe quedar a disposición del jefe de 

faena para realizar pruebas.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:54 24-08-21 16:47

2021065252 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada S/E QUIANI QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T1 Lavado de Aislación Se realizara Lavado de Aislación a equipos y paños.

Faena con Riesgo Bajo, se trabajara con los Procedimientos 

para Lavado de Aislación y con los Epp para la tarea 

asignada.

Se solicitaran las aperturas de los Equipos : 52B1 - 52BT1 - 52BT2 - 52BT3 - 52CT1 - 

52CT2 - 52CT3 y las apertura de los respaldo de los equipos de distribución : 89 C12-1 - 

89 C13-1.

Todos los consumos serán transferidos a SSEE Chinchorro

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 17:00 24-08-21 09:06 24-08-21 13:23

2021065250 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada TAP OFF QUIANI BA S/E TAP OFF QUIANI 66KV Lavado de Aislación Se realizara Lavado de Aislacion a Equipo Tap Off Quiani

Faena con Riesgo Bajo, se trabajara con Procedimientos y 

los Epp para cada tarea asignada.

Se realizara Lavado de Aislacion.

En SSEE Parinacota se solicita la apertura del 52B3 paño Quiani, Linea Parinacota Tap 

off Quiani-Quiani.

En SSEE Quiani la apertura del 52B1.

Todos los consumos serán transferidos a SSEE Chinchorro

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 17:00 24-08-21 09:06 24-08-21 13:23

2021072600 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CHILQUINTA ENERGÍA  

S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E CONCON Otro Tipo de Trabajo

Normalización de GPS de la subestación Concón. Durante los trabajos debido a la 

intervención en la RTU es necesario que el switch Local/Remoto se encuentre en 

LOCAL durante la totalidad de los trabajos.

Riesgo bajo. Trabajo controlado y planificado. SE Concón en LOCAL durante los trabajos.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 18:00 24-08-21 12:19 24-08-21 17:27

2021072599 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CHILQUINTA ENERGÍA  

S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E PLAYA ANCHA Otro Tipo de Trabajo

Normalización de GPS de la subestación Playa Ancha. Durante los trabajos debido a la 

intervención en la RTU es necesario que el switch Local/Remoto se encuentre en 

LOCAL durante la totalidad de los trabajos.

Riesgo bajo. Trabajo controlado y planificado. SE Playa Ancha en LOCAL durante los trabajos.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:33 24-08-21 12:19

2021071312 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CHILQUINTA ENERGÍA  

S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E SAN PEDRO (CTNG)

S/E SAN PEDRO (AES GENER) H4

S/E SAN PEDRO (AES GENER) H5

S/E SAN PEDRO (AES GENER) HBP2

S/E SAN PEDRO (AES GENER) C1

S/E SAN PEDRO (AES GENER) C2

S/E SAN PEDRO (AES GENER) C3

S/E SAN PEDRO (AES GENER) C4

S/E SAN PEDRO (AES GENER) C5

S/E SAN PEDRO (AES GENER) C6

S/E SAN PEDRO (AES GENER) CS

S/E SAN PEDRO (AES GENER) CT1

S/E SAN PEDRO (AES GENER) CT2

S/E SAN PEDRO (AES GENER) HBP1

S/E SAN PEDRO (AES GENER) HT1

S/E SAN PEDRO (AES GENER) HT2

S/E SAN PEDRO (AES GENER) HT

S/E SAN PEDRO (AES GENER) 12KV BP1

S/E SAN PEDRO (AES GENER) 12KV BP2

Lavado de Aislación
Trabajo relacionado con lavado de aislación al patio 110kV. Los trabajos se realizarán 

con bloqueo a la reconexión.
Riesgo bajo, programado y controlado.- Los trabajos se realizarán con la instalación en servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 14:32 24-08-21 17:28

2021071310 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CHILQUINTA ENERGÍA  

S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E SAN LUIS

S/E SAN LUIS J6

S/E SAN LUIS J7
Lavado de Aislación

Trabajo relacionado con lavado de aislación al patio 110kV. Los trabajos se realizarán 

con bloqueo a la reconexión.
Riesgo bajo, programado y controlado.- Los trabajos se realizarán con la instalación en servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:12 24-08-21 13:44

2021071670 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN MINISTRO 

HALES

Desconexión Origen Interno Programada S/E MMH S/E MMH ES
Mantenimiento 

preventivo
Mantenimiento a Paño acoplador de Barras en S/E MMH.

Riesgo bajo, mantenimientos se realizarán con equipo 

desenergizado

S/E MMH: 52JAB A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA

S/E MMH: 89JAB-1    ABIERTO Y BLOQUEADO

S/E MMH: 89JB-1T   CERRADO Y BLOQUEADO

S/E MMH: 89JB-2T CERRADO Y BLOQUEADO

S/E MMH: 89JAB-2 ABIERTO Y BLOQUEADO

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 22:00 24-08-21 06:45 24-08-21 19:49

2021071240 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN MINISTRO 

HALES

Desconexión Origen Interno Programada S/E MMH MMH 220/23 KV N°2 Otro Tipo de Trabajo Mantenimiento de GIS 220kV-MMH y equipos de patio pañoJ11. Riesgo bajo según actividad a realizar.

S/E MMH: 52JT2 A DISPOSICION JEFE FAENA.

S/E MMH: 89JT2-1 ABIERTO.

S/E MMH: 89JT2-2 ABIERTO.

S/E MMH: 89JT2-1T CERRADO

S/E MMH: 89JT2-2T CERRADO Y BLOQUEADO

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 22:00 24-08-21 06:45 24-08-21 19:55

2021071239 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN MINISTRO 

HALES

Desconexión Origen Interno Programada S/E MMH MMH 220/23 KV N°1 Otro Tipo de Trabajo Mantenimiento de GIS 220kV-MMH y equipos de patio pañoJ11. Riesgo bajo según actividad a realizar.

S/E MMH: 52JT1 A DISPOSICION JEFE FAENA.

S/E MMH: 89JT1-1 ABIERTO.

S/E MMH: 89JT1-2 ABIERTO.

S/E MMH: 89JT1-1T CERRADO

S/E MMH: 89JT1-2T CERRADO Y BLOQUEADO

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 22:00 24-08-21 06:45 24-08-21 19:53

2021074018 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

COLBÚN TRANSMISIÓN 

S.A
Desconexión

Origen 

Externo
Curso Forzoso S/E COLBUN COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA Otro Tipo de Trabajo

A solicitud de CH Colbún, producto de inspección termográfica realizada a 

instalaciones de 13,8 Kv propiedad de la central, se detecta punto caliente agua arriba 

del interruptor 52CT2 de la Switchgear, para poder reparar dicho punto caliente de 

requiere desconectar transformador 230/66/13,8 Kv, abriendo los interruptores 52JCH 

y 52BT1 en SE Colbún. Dicha intervención dejara indisponible la CH Chiburgo.

El riesgo es bajo ya que es controlado

A solicitud de CH Colbún, producto de inspección termográfica realizada a 

instalaciones de 13,8 Kv propiedad de la central, se detecta punto caliente agua arriba 

del interruptor 52CT2 de la Switchgear, para poder reparar dicho punto caliente de 

requiere desconectar transformador 230/66/13,8 Kv, abriendo los interruptores 52JCH 

y 52BT1 en SE Colbún. Dicha intervención dejara indisponible la CH Chiburgo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 19:30 25-08-21 18:00 24-08-21 19:50 26-08-21 13:07

2021072268 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E COLCHAGUA

S/E COLCHAGUA BT1

S/E COLCHAGUA CT1

S/E COLCHAGUA CT2

Obras Civiles Obras civiles  en cercanías de instalaciones energizadas. Nivel de riesgo bajo, controldado. Se requiere no reconectar 52BT, 52CT1 y 52CT2 durante la ejecución de estos trabajos.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 14:58 24-08-21 18:40

2021068728 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD S.A.
Desconexión Origen Interno Programada S/E CALDERA S/E CALDERA E2 Otro Tipo de Trabajo Pruebas a equipo de control Form 4 y mantención al paño E2

Nivel de riesgo medio controlado, trabajos ejecutado por 

personal calificado.

Se realizara pruebas al control Form 4 y mantención al paño E2 circuito Bahía Inglesa, 

los consumos serán respaldados por redes de MT.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:22 24-08-21 14:05

2021068726 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD S.A.
Desconexión Origen Interno Programada S/E CALDERA S/E CALDERA E1 Otro Tipo de Trabajo Normalización de punto con temperatura

Nivel de riesgo medio controlado, trabajos ejecutado por 

personal calificado.

Se realizara normalización de punto con temperatura detectado en el TC del paño E1 

circuito Rodillo, los consumos serán respaldados por redes de MT.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:22 24-08-21 18:00

2021071280 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CONEJO SOLAR SPA Intervención Origen Interno Programada

S/E SECCIONADORA 

FRANCISCO
S/E SECCIONADORA FRANCISCO J3 Lavado de Aislación

Lavados de aislación de subestación Tap off Lalackama. Trabajos realizados por Enel 

GP. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Francisco.
El riesgo del trabajo es bajo.

Lavados de aislación de subestación Tap off Lalackama. Trabajos realizados por Enel 

GP. Condiciones requeridas: No reconectar 52J3 en S/E Francisco.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:05 24-08-21 18:52

2021071297 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CTNG SpA Intervención Origen Interno Programada S/E SAN PEDRO (CTNG)

S/E SAN PEDRO (AES GENER) HR

S/E SAN PEDRO (AES GENER) H1

S/E SAN PEDRO (AES GENER) H2

S/E SAN PEDRO (AES GENER) H3

S/E SAN PEDRO (AES GENER) H6

S/E SAN PEDRO (AES GENER) H7

Lavado de Aislación 0
Trabajo relacionado con lavado de aislación al patio 110kV. Los trabajo se realizarán 

con bloqueo a la reconexión
Riesgo bajo. Trabajo planificado y controlado Los trabajos se realizarán con la instalación en servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 14:32 24-08-21 17:27

2021072103 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ELETRANS S.A. Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E CARRERA PINTO

S/E CARRERA PINTO J14

S/E CARRERA PINTO J15
Obras Civiles

A Solicitud de Celeo Redes por trabajos de Colbún por retiro de cable de guardia entre 

pilar  de ML de paño J15 y pilar barra N°2 en SE Illapa, cercano a la LT 220 kV Illapa - 

Carrera Pinto 1, se requiere el bloqueo a la reconexión de los paño J14 y J15 en SE 

Carrera Pinto.

Riesgo bajo, trabajo programado.

A Solicitud de Celeo Redes por trabajos de Colbún por retiro de cable de guardia entre 

pilar  de ML de paño J15 y pilar barra N°2 en SE Illapa, cercano a la LT 220 kV Illapa - 

Carrera Pinto 1, se requiere el bloqueo a la reconexión de los paño J14 y J15 en SE 

Carrera Pinto.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:22 24-08-21 18:08

2021070997 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ELETRANS S.A. Intervención Origen Interno Programada S/E CARRERA PINTO

S/E CARRERA PINTO J5

S/E CARRERA PINTO J6

S/E CARRERA PINTO J13

S/E CARRERA PINTO J14

S/E CARRERA PINTO J15

Lavado de Aislación
Lavado de aislación en SE Carrera Pinto en paños J5 ,J6, J13, J14 y J15c con agua a 

presión pitón manual. Requiere precaución de no reconectar.
riesgo bajo, trabajo programado

Lavado de aislación en SE Carrera Pinto en paños J5 ,J6, J13, J14 y J15c con agua a 

presión pitón manual. Requiere precaución de no reconectar.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:15 24-08-21 16:32

2021073794 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

EMPRESA DE 

TRANSMISIÓN CHENA 

S.A.

Intervención Origen Interno Curso Forzoso S/E CHENA
S/E CHENA J1

S/E CHENA J2
Inspección Visual El trabajo consiste en inspección por parte de Transelec.

A solicitud de Transelec se solicita restricción de no 

reconectar los paños 52J1 y 52J2.

Para inspección por falla de la L.220 kV A.Jahuel – Chena circuito 4, con trepado de 

estructuras

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 12:14 25-08-21 00:00 24-08-21 12:16 24-08-21 13:05



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 07-09-2021 11:34:17

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 187

Total registros Subestacion: 83

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
SubEstación Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021071145 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL GREEN POWER 

CHILE S.A.
Intervención Origen Interno Programada

S/E CENTRAL 

LALACKAMA

S/E CENTRAL LALACKAMA JT1

S/E CENTRAL LALACKAMA E8

S/E CENTRAL LALACKAMA ET1

S/E CENTRAL LALACKAMA E1

S/E CENTRAL LALACKAMA E2

S/E CENTRAL LALACKAMA E3

S/E CENTRAL LALACKAMA E4

S/E CENTRAL LALACKAMA E5

S/E CENTRAL LALACKAMA E6

S/E CENTRAL LALACKAMA E7

Lavado de Aislación Lavado de aislacion S/E Lalackama Riesgo bajo. controlado por politicas internas del area Lavado de aislacion S/E Lalackama.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 07:58 24-08-21 18:26

2021071092 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL GREEN POWER 

CHILE S.A.
Intervención Origen Interno Programada TAP OFF LALACKAMA TAP OFF LALACKAMA JL2 Lavado de Aislación Lavado de aislacion Tap-off Lalackama Riesgo bajo. controlado por politicas internas del area

Lavado de aislacion Tap-off Lalackama. Se coordinara con ENOR Chile y Transelec 

mediante SODI

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 07:58 24-08-21 18:26

2021071912 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE
Desconexión Origen Interno Programada S/E LA DEHESA LA DEHESA 110/23.5KV 50MVA T3 Otro Tipo de Trabajo 0 Mantenimiento Preventivo a Cambiador de Taps bajo carga del Transformador N°3. No presenta riesgos para el sistema.

Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se 

informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la 

normalización del servicio. Carga del Transformador N°3 será abastecida por el 

Transformador N°4.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 06:00 24-08-21 22:00 24-08-21 11:47 24-08-21 19:41

2021071903 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE
Desconexión Origen Interno Programada S/E CHACABUCO

BA S/E CHACABUCO 23KV BA2

BA S/E CHACABUCO 23KV BA3

BA S/E CHACABUCO 23KV BA8

Otro Tipo de Trabajo 0 Instalación de Pernos Bolas en Barra 23 kV Auxiliar. No presenta riesgos para el sistema.

Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se 

informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la 

normalización del servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 03:00 24-08-21 05:00 24-08-21 05:02 24-08-21 10:20

2021071901 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE
Desconexión Origen Interno Programada S/E CHACABUCO BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 Otro Tipo de Trabajo 0 Instalación de Pernos Bolas en Barra 23 kV N°3 No presenta riesgos para el sistema.

Se informa al Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se 

informará la desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la 

normalización del servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 01:00 24-08-21 03:00 24-08-21 01:36 24-08-21 05:00

2021072611 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada S/E CRUCERO S/E CRUCERO J6 Otro Tipo de Trabajo

Normalización de circuitos de control y scada (52, 89-1, 89-2, 89-2T) paño J6. Pruebas 

señales Scada.
Riesgo bajo segun analisis Precaución paño J6  SSAA, CC, CA y Scada.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 16:00 24-08-21 09:32 24-08-21 15:00

2021071823 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada S/E CHACAYA

BA S/E CHACAYA 220KV-BP1

BA S/E CHACAYA 220KV-BP2
Lavado de Aislación 0

Lavado aislacion de todos los equipos asociados a las Barras de 220 y 110 kV, incluye 

Marcos de lineas y Barras.
Método lavado a distancia, riesgo bajo.

S/E Chacaya, NO Reconectar: 52J1; 52J2; 52J3; 52J4; 52J5; 52J6; 52J7; 52JG1; 52JG2; 

52JG3; 52JG4; 52JG5; 52JG6; 52JS; 52JR; 52HT3; 52HT4; 52HT5; 52H1; 52H2; 52HR.

S/E Mejillones, No Reconectar: 52J1.

S/E M. Blancos, No Reconectar: 52J02.

S/E Capricornio, No Reconectar: 52JT1.

S/E Crucero, No Reconectar: 52J6.

S/E Molycop, No Reconectar: 52CT1.

CTM3, No Reconectar: 52G3.

CTA, No Reconectar: 52G5.

CTH, No Reconectar 52G6.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 16:00 24-08-21 09:37 24-08-21 14:01

2021070298 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención

Origen 

Externo
Programada

S/E ALGARROBAL 

[EN_REVISION]

S/E ALGARROBAL J2 [EN_REVISION]

S/E ALGARROBAL J3 [EN_REVISION]
Lavado de Aislación

Lavado de aislación línea 220 kV.  Algarrobal-Maitencillo, C1  Transelec Norte, según 

SODI 2478.
Riesgo bajo, se toman las medidas de seguridad pertinentes

Condiciones Operacionales:

S/E Algarrobal No reconectar : 52J2, 52J3

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 06:34 24-08-21 16:45

2021068519 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada S/E POZO ALMONTE

BA S/E POZO ALMONTE 13.8KV - 

AUTOTRAFO Nº1

BA S/E POZO ALMONTE 13.8KV - 

AUTOTRAFO Nº2

BA S/E POZO ALMONTE 66KV

Lavado de Aislación 0
El trabajo consiste en lavado de aisladores a las Barra de 66 kV, 23 kV, 13,8 kV N°1 y 

13,8 kV N°2
El riego es bajo

Condiciones requeridas: S/E Pozo Almonte: No reconectar 52BT1; No reconectar  

52B5; No reconectar52B4; No reconectar 52B3; No reconectar 52CT1; No reconectar 

52C1; No reconectar 52CT2; No reconectar 52C2; No reconectar 52CT3; No reconectar 

52E1; No reconectar 52E2. S/E Iquique: No reconectar 52B2

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:49 24-08-21 16:00 24-08-21 09:28 24-08-21 15:20

2021072634 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENGIE ENERGÍA CHILE 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada

S/E ALGARROBAL 

[EN_REVISION]
otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo Validación de Redundancia de Enlace de comunicaciones para Servicios SCADA.

Riesgo bajo porque se toman todas las médidas necesarias 

para realizar un trabajo seguro.

Sin condiciones requeridas, si posible intermitencia en la comunicación asociada a S/E 

Algarrobal bajo señales SCADA.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 13:00 24-08-21 09:18 24-08-21 19:02

2021072416 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENGIE ENERGÍA CHILE 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E CRUCERO Otro Tipo de Trabajo Integración en RTU nuevas señales paño J6 – JT1 S/E Crucero. Riesgo bajo según análisis. Intermitencias en señales sitio crucero por carga de nuevas señales en RTU.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:12 24-08-21 18:56

2021072382 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENGIE ENERGÍA CHILE 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada

S/E CENTRAL DIESEL 

ARICA

S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV

S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1

S/E CENTRAL DIESEL ARICA C2

S/E CENTRAL DIESEL ARICA C3

S/E CENTRAL DIESEL ARICA CT

Otro Tipo de Trabajo
Auditoría externa Paños 13,8kV 52CT, 52C1, 52C2, 52C3 (inyección Corriente 

secundaria a Protecciones, Bloqueo de Trip y Coci de Corrientes)
Riesgo bajo ya que se tomaran las medidas necesarias. Auditoria Externa.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 17:00 24-08-21 09:10 24-08-21 17:32

2021071932 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENGIE ENERGÍA CHILE 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E MEJILLONES S/E MEJILLONES E4

Mantenimiento 

preventivo
MPB 1 Año Paño City Gate E4

Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un 

trabajo seguro, Riesgo bajo.
Sin maniobras operacionales

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 17:00 24-08-21 09:28 24-08-21 14:10

2021071929 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENGIE ENERGÍA CHILE 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E MEJILLONES S/E MEJILLONES E3

Mantenimiento 

preventivo
MPB 1 Año Paño Polpaico E3

Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un 

trabajo seguro, Riesgo bajo.
Sin maniobras operacionales

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 17:00 24-08-21 09:28 24-08-21 14:10

2021071925 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENGIE ENERGÍA CHILE 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E MEJILLONES S/E MEJILLONES E2

Mantenimiento 

preventivo
MPB 1 Año Paño Megapuerto E2

Se toman todas las medidas de seguridad para realizar un 

trabajo seguro, Riesgo bajo.
Sin maniobras operacionales

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 17:00 24-08-21 09:28 24-08-21 14:10

2021072588 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

FOTOVOLTAICA NORTE 

GRANDE 5 SPA
Desconexión Origen Interno Programada S/E URIBE SOLAR

S/E URIBE SOLAR ET1

S/E URIBE SOLAR SS/AA
Otro Tipo de Trabajo

Inspección con imagen termográfica de las conexiones de las celdas de media tensión 

33kV e inversores de la planta. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 

52E1- 52E2- 52E3- 52E4- 52E5- 52E6.

El riesgo del trabajo es bajo.

Inspección con imagen termográfica de las conexiones de las celdas de media tensión 

33kV e inversores de la planta. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 

52E1- 52E2- 52E3- 52E4- 52E5- 52E6.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 18:00 24-08-21 21:00 24-08-21 18:10 24-08-21 18:44

2021072587 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

FOTOVOLTAICA NORTE 

GRANDE 5 SPA
Desconexión Origen Interno Programada S/E URIBE SOLAR

S/E URIBE SOLAR ET1

S/E URIBE SOLAR SS/AA
Otro Tipo de Trabajo

Inspección con imagen termográfica de las conexiones de las celdas de media tensión 

33kV e inversores de la planta. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 

52E1- 52E2- 52E3- 52E4- 52E5- 52E6.

El riesgo del trabajo es bajo.

Inspección con imagen termográfica de las conexiones de las celdas de media tensión 

33kV e inversores de la planta. Condiciones requeridas: A disposición de jefe de faena 

52E1- 52E2- 52E3- 52E4- 52E5- 52E6.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 00:00 24-08-21 03:00 23-08-21 18:32 23-08-21 18:58

2021068491 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
FRONTEL Intervención Origen Interno Programada S/E NEGRETE S/E NEGRETE B1 Otro Tipo de Trabajo 0

Se requiere No reconectar 52B1 de S/E Negrete correspondiente a Línea 66 kV  Los 

buenos Aire - Nahuelbuta, para realizar faenas en recinto S/E Negrete con personal de 

líneas Vivas, faenas correspondiente a realizar el montaje de estructuras altas, pre-

armado  y montaje de Marco de Línea Paño B1 hasta la primera viga, para estas 

faenas se mantendrán las distancia de seguridad superior a 0,7 mts con línea 66 kV 

energizada (faenas con personal de LLVV  Método a distancias ).

Riesgo controlado, faenas se realizarán con personal de 

Líneas Vivas  (método a distancia) en S/E Negrete.

Faenas asociadas a Proyecto Ampliación S/E Negrete y son coordinadas entre CCT 

Grupo SAESA y CGE. 

Asociado a Sd2021068479.

(PT  66244 registro interno STS).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:33 24-08-21 19:00

2021068479 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
FRONTEL Intervención Origen Interno Programada S/E NAHUELBUTA S/E NAHUELBUTA B1 Otro Tipo de Trabajo 0

Se requiere No reconectar 52B1 de S/E Nahuelbuta correspondiente a Línea 66 kV  Los 

buenos Aire - Nahuelbuta, para realizar faenas en recinto S/E Negrete con personal de 

líneas Vivas, faenas correspondiente a realizar el montaje de estructuras altas, pre-

armado  y montaje de Marco de Línea Paño B1 hasta la primera viga, para estas 

faenas se mantendrán las distancia de seguridad superior a 0,7 mts con línea 66 kV 

energizada (faenas con personal de LLVV  Método a distancias ).

Riesgo controlado, faenas se realizarán con personal de 

Líneas Vivas (método a distancia) en S/E Negrete.

Faenas asociadas a Proyecto Ampliación S/E Negrete y son coordinadas entre CCT 

Grupo SAESA y CGE. 

(PT  66244 registro interno STS).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:33 24-08-21 19:00

2021071353 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

HALDEMAN MINING 

COMPANY S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E EL LINCE Otro Tipo de Trabajo Mantenimiento sistema SCADA programado por cliente

Riesgo bajo , se toman todas las medidas de seguridad para 

un trabajo seguro
Se generara intermitencia de sistema información  en tiempo real (SITR)

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 11:21 24-08-21 19:15

2021071096 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE Desconexión

Origen 

Externo
Programada

S/E NUEVA PAN DE 

AZUCAR
S/E NUEVA PAN DE AZUCAR K2 Alambrado de control 0

Adecuación del Conexionado en el Interruptor del Paño K2 para futuro Mando 

Sincronizado del ATR-1 de S/E Nueva Pan de Azucar. Trabajo relacionado a D.S. 310 y 

N.U.P 2058.

Siguiendo los procedimientos de trabajos, no hay riesgos 

asociados.

Al ATR-1 se mantendrá energizado por el Interruptor 52K1.

Se requieren las siguientes condiciones en S/E Nueva Pan de Azucar 500 kV:

Interruptor 52K2 Abierto y a disposición del jefe de faena

Desconectador 89K2-1 Abierto y Bloqueado

Desconectador 89K2-2 Abierto y Bloqueado

Desconectador 89K2-1T Abierto y a disposición del jefe de faena

Desconectador 89K2-2T Abierto y a disposición del jefe de faena

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 20:00 24-08-21 08:47 24-08-21 12:19

2021072224 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada S/E O'HIGGINS

BA S/E O'HIGGINS 220KV BP1

BA S/E O'HIGGINS 220KV BP2

BA S/E O'HIGGINS 220KV BP3

BA S/E O'HIGGINS 220KV BT

Lavado de Aislación 0 Lavado de aislación de estructuras y equipos.
Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos 

respectivos.

Se requiere orden de no reconectar :  52J2, 52J1, 52J3, 52JS1; 52J4; 52J4; 52J7; 52J10; 

52J9; 52J5; 52J6; 52J8 de SE O´Higgins. Además se requiere no reconectar 52J1 y 52J2 

de SE Coloso, 52J1 de SE Puri, 52J1 de SE Farellon. Se coordina con CC Gasatacama no 

reconectar 52J3 y 52J10 en SE Atacama. Se cordina con CC Engie no reconectar 52J2 en 

SE Mejillones. Se coordina con CC Saesa no reconectar 52J13 y 52J15 en SE Kapatur.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 19:00 24-08-21 08:34 24-08-21 13:17

2021069410 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

MINERA ESCONDIDA 

LTDA.
Desconexión Origen Interno Programada S/E COLOSO

COLOSO 220/13.8/6.9KV T2 

[EN_REVISION]
Otro Tipo de Trabajo

Desconexion Transformador T2 en SE Coloso por Trabajos en construccion de Muro 

Cortafuego

Riesgo Bajo, el trabajo se realiza con procedimiento 

actualizado y personal calificado.

Condiciones Requeridas:

 SE COLOSO52JT2 Abierto

 SE COLOSO89JT2- 1 Abierto y Bloqueado

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 00:00 24-08-21 23:59 24-08-21 08:00 25-08-21 13:02

2021070263 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

PARQUE EÓLICO EL 

ARRAYÁN
Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E DON GOYO S/E DON GOYO J3 Otro Tipo de Trabajo 0

Bajada de mufas para efectuar mediciones en el tramo La Cebada- Don Goyo y tender 

bypass a piso, entre las estructuras 316 a 326.  Trabajos realizados  por Transelec. 

Condiciones requeridas en S/E Don Goyo: No reconectar 52J3- 52J5.

El riesgo del trabajo es bajo.

Bajada de mufas para efectuar mediciones en el tramo La Cebada- Don Goyo y tender 

bypass a piso, entre las estructuras 316 a 326.  Trabajos realizados  por Transelec. 

Condiciones requeridas en S/E Don Goyo: No reconectar 52J3- 52J5.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 06:16 24-08-21 18:15

2021071487 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

Intervención Origen Interno Programada S/E CHONCHI Otro Tipo de Trabajo

S/E Chonchi faenas corresponden a : Energizacion de equipos ciberseguridad Firewall, 

Redbox y Switches desde tablero comunicaciones/SCADA, tendido de cordon de 

alimentacion para posterior energizacion Gabinete, configuracion de Firewall, redbox 

y swiches, nuevo conexionado de comunicaciones hacia portadores de enlance, 

pruebas simuladas de comunicaciones y migracion redes OT

Riesgo controlado, existirá perdida de comunicación 

durante conexionado nuevo alambrado comunicaciones y 

durante la migración de las comunicaciones OT (red de 

comunicaciones de la Subestación), las cuales serán 

coordinadas e informadas a CCT.

Se mantendrá personal de Scada en Subestación mientras se realicen las faenas para 

atender cualquier contingencia. (PT 66332 registro interno STS).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 20:00 24-08-21 09:36 24-08-21 14:58

2021071458 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

Intervención Origen Interno Programada S/E COPIHUES Otro Tipo de Trabajo

S/E Copihues faenas corresponden a : Energizacion de equipos ciberseguridad 

Firewall, Redbox y Switches desde tablero comunicaciones/SCADA, tendido de cordon 

de alimentacion para posterior energizacion Gabinete, configuracion de Firewall, 

redbox y swiches, nuevo conexionado de comunicaciones hacia portadores de 

enlance, pruebas simuladas de comunicaciones y migracion redes OT

Riesgo controlado, existirá perdida de comunicación 

durante conexionado nuevo alambrado comunicaciones y 

durante la migración de las comunicaciones OT (red de 

comunicaciones de la Subestación), las cuales serán 

coordinadas e informadas a CCT.

Se mantendrá personal de Scada en Subestación mientras se realicen las faenas para 

atender cualquier contingencia. (PT 66331 registro interno STS).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 20:00 24-08-21 09:58 24-08-21 14:14

2021071451 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

Intervención Origen Interno Programada S/E AIHUAPI Otro Tipo de Trabajo

S/E Aihuapi faenas corresponden a : Energizacion de equipos ciberseguridad Firewall, 

Redbox y Switches desde tablero comunicaciones/SCADA, tendido de cordon de 

alimentacion para posterior energizacion Gabinete, configuracion de Firewall, redbox 

y swiches, nuevo conexionado de comunicaciones hacia portadores de enlance, 

pruebas simuladas de comunicaciones y migracion redes OT

Riesgo controlado, existirá perdida de comunicación 

durante conexionado nuevo alambrado comunicaciones y 

durante la migración de las comunicaciones OT (red de 

comunicaciones de la Subestación), las cuales serán 

coordinadas e informadas a CCT.

Se mantendrá personal de Scada en Subestación mientras se realicen las faenas para 

atender cualquier contingencia. (PT 66330 registro interno STS).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 20:00 24-08-21 14:14 24-08-21 17:41

2021069498 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
STS Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E PUERTO VARAS S/E PUERTO VARAS ET2 Otro Tipo de Trabajo

No reconectar y habilitada su curva rápida de operación (HLT) del 52ET2 de S/E Pto. 

Varas  por faenas con personal de líneas vivas que consiste en Realizar la Instalación 

de Protecciones en Barra de 23 kv en S/E Puerto Varas por Cercanía en Paño 89E2-2 

Alimentador 52E2 LLanquihue

Riesgo medio, faenas se realizarán con personal de Lineas 

Vivas cercanos a Barra 23 kV de S/E Pto. Varas

Faenas sin perdida de suministro y con apoyo de personal de Líneas Vivas.  PT N° 2021-

01214

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 10:00 24-08-21 18:00 24-08-21 12:38 24-08-21 18:02

2021069543 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TEN Desconexión Origen Interno Programada S/E LOS CHANGOS S/E LOS CHANGOS J3

Mantenimiento 

preventivo

Mantenimiento del paño J3, ensayos eléctricos e inspección del 52J3, mantenimiento 

de transformadores de corriente TCJ3-1 y TCJ3-2, reapriete de conexionado, 

inspección del paño completo (mantenimiento con reposición diaria).

Riesgo: Operación no deseada de equipos, acortamiento de 

distancia. Medidas de mitigación:  Equipos en modo local, 

respetar 5 R de Oro, trabajos según procedimientos, 

identificación previa de equipos, reconocimiento previo del 

lugar de trabajo, comunicación efectiva, trabajos de 

acuerdo a procedimientos, Cortocircuitos conexionado 

secundario del TCJ3, Cortocircuito de protecciones del 

paño, previa evaluación de P&C.

Mantenimiento del paño J3, ensayos eléctricos e inspección del 52J3, mantenimiento 

de transformadores de corriente TCJ3-1 y TCJ3-2, reapriete de conexionado, 

inspección del paño completo (mantenimiento con reposición diaria).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:30 24-08-21 15:30 24-08-21 08:32 24-08-21 17:45

2021068083 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E SAN VICENTE S/E SAN VICENTE A5 Otro Tipo de Trabajo 0

Las maniobras de transferencia y destransferencia se realizará los días 24 y 25  de 

agosto respectivamente, entre las 00:00 y 05:00 previa Coordinación con el CEN.
Bajo

Actividades: S/E San Vicente: Relleno de gas SF6 en interruptor 52A5. 

Condiciones: Interruptor 52A5 transferido.

Instalaciones en Riesgo: Barra 154 kV, sección A-San Vicente y barra 154 kV, Sección B-

San Vicente.

Temporalidad de los Riesgos: Al inicio y al término de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Instalar equipos de puesta a tierra entre 89A5-1 y 52A5 y 

entre 89A5-2 y 52A5.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 17:00 24-08-21 09:36 24-08-21 15:40

2021063751 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada S/E TARAPACA

BA S/E TARAPACA 220KV-BP1

BA S/E TARAPACA 220KV-BP2
Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Tarapacá. MPB. Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; J2; J3; JT1; JT2; 

JR aisladores de pedestal, marcos de barra principal y de transferencia, marcos de 

linea de acuerdo al avance en las labores de lavado.

Bajo

Actividades:

S/E Tarapacá. MPB. Lavado de aislación a equipos primarios Paños J1; J2; J3; JT1; JT2; 

JR aisladores de pedestal, marcos de barra principal y de transferencia, marcos de 

linea de acuerdo al avance en las labores de lavado.

Restricciones:

Tarapacá, 52J1, 52J2, 52J3, 52JT1, 52JT2, 52JS, 52JR No reconectar

Lagunas, 52J5, 52J6 No reconectar

Cóndores, 52J1 No reconectar

Central Tarapacá, 52GTV, 52-1BBA01, 52-1BBB01, 52TG, 52JP1 No reconectar

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá o Barra 220 kV, Sección 2-Tarapacá o Paño Acoplador 

JR01-Tarapacá o Paño Transformación JT01-Tarapacá o Paño Transformación JT02-

Tarapacá o L 220kV Tarapacá-Cóndores, C1 o L 220kV Tarapacá-Lagunas, C1 o L 220kV 

Tarapacá-Lagunas, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante  los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 11:06 24-08-21 15:13
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2021073777 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención

Origen 

Externo
Curso Forzoso

S/E DIEGO DE 

ALMAGRO
S/E DIEGO DE ALMAGRO H2 Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de CODELCO CHILE DIVISIÓN SALVADOR SODI-672 curso forzoso, restricción 

paño H2-Llanta 1, en S/E Diego de Almagro, por cambio de aislación dañada y faltante 

en la línea 110 kV Llanta 2.

Bajo

S/E Diego de Almagro: Codelco Chile división El Salvador según Sodi-672 curso forzoso

Intervención:

Subestación DIEGO DE ALMAGRO- 52H2 con bloqueo a reconexión

Instalaciones en Riesgo:

Paño Línea LH02, DDA-Llanta 1

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 11:00 24-08-21 17:00 24-08-21 11:25 24-08-21 15:18

2021073766 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Desconexión

Origen 

Externo
Curso Forzoso

S/E DIEGO DE 

ALMAGRO
S/E DIEGO DE ALMAGRO H3 Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de CODELCO CHILE DIVISIÓN SALVADOR SODI-672 de curso forzoso 

desconexión Línea 110 KV –Llanta 2, en S/E Diego de Almagro , cambio de aislación 

dañada y faltante en la línea110 kV.

Bajo

S/E Diego de Almagro: Codelco Chile división El Salvador según Sodi:672 ( CURSO 

FORZOSO )

Desconexión :

Subestación DIEGO DE ALMAGRO- Paño Línea LH03,DDA-Llanta 2

Instalaciones en Riesgo:

 Paño Línea LH03,DDA-Llanta 2

Temporalidad de los Riesgos:

Al inicio y termino de las maniobras desconexión del Paño Línea LH03,DDA-Llanta 2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 11:00 24-08-21 17:00 24-08-21 11:22 24-08-21 15:18

2021072385 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada S/E TARAPACA

BA S/E TARAPACA 220KV-BP1

BA S/E TARAPACA 220KV-BP2
Otro Tipo de Trabajo 0

SE Tarapacá: Conexionado de conductores de nuevo paño J4 en BU 87B fuera de 

servicio, la conexión se realizará en gabinete 87B en SSGG
Bajo

Actividades:

SE Tarapacá: Conexionado de conductores de nuevo paño J4 en BU 87B fuera de 

servicio, la conexión se realizará en gabinete 87B en SSGG

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220 kV, Sección 1-Tarapacá o Barra 220 kV, Sección 2-Tarapacá

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay 

Nota: Trabajos se realizarán en horarios de baja demanda (madrugada)

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 00:00 25-08-21 08:00 24-08-21 00:04 24-08-21 07:46

2021072384 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E QUILLOTA S/E QUILLOTA H2 Otro Tipo de Trabajo 0 Apoyo a empresa CTNG por trabajos en sus instalaciones en S/E San Pedro.

Instalación con riesgo: Línea de 110 kV Quillota - San Pedro. 

Temporalidad del riesgo: Durante la ejecución de los 

trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.

Actividades: Solicitud de CTNG para lavado de aislación en patio de 110 kV de S/E San 

Pedro.  

Restricciones: No reconectar interruptores asociados a línea de 110 kV Quillota - San 

Pedro. 

Instalaciones en Riesgo: Línea de 110 kV Quillota - San Pedro.  

Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 14:52 24-08-21 17:43

2021071500 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada S/E ALTO JAHUEL Otro Tipo de Trabajo 0 S/E Alto Jahuel: Reemplazo de tarjeta de estados en RTU del patio de 220 kV. Bajo

Actividades: S/E Alto Jahuel: Reemplazo de tarjeta de estados en RTU del patio de 220 

kV.

Restricciones: Normalización sujeta a coordinación.

Instalaciones en Riesgo: S/E Alto Jahuel: Sistema SCADA.

Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E Alto Jahuel: El Jefe de Faena delimitará la zona de 

trabajo. 

Nota: Pérdida de datos SCADA del patio de 220 kV paños J8, J9 y JT6 mientras dure la 

intervención.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 17:00 24-08-21 13:53 24-08-21 16:57

2021071141 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E CARRERA PINTO

BA S/E CARRERA PINTO 220KV SECCION 

2
Otro Tipo de Trabajo 0

Sodi-10095630- Eletrans

Lavado de aislación  de paños J5-J6-J13-J14-J15
Bajo

Actividades:

S/E Carrera Pinto: A solicitud de Eletrans. Lavado de aislación  de paños J5-J6-J13-J14-

J15

Restricciones:

Subestación Carrera Pinto, No Reconectar 52J11-52J18-52JS-52JR

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220 KV, sección 2 C.Pinto

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No Hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:09 24-08-21 18:37

2021071138 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E CARRERA PINTO

BA S/E CARRERA PINTO 220KV SECCION 

1
Otro Tipo de Trabajo 0

Sodi-10095630- Eletrans

Lavado de aislación  de paños J5-J6-J13-J14-J15
Bajo

Actividades:

S/E Carrera Pinto: A solicitud de Eletrans. Lavado de aislación  de paños J5-J6-J13-J14-

J15

Restricciones:

Subestación Carrera Pinto, No Reconectar 52J1- 52J2-52J3-52J8-52J9-52J10-52J17-52JS-

52JR

Instalaciones en Riesgo:

Barra 220 KV, sección 1 C.Pinto

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No Hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:09 24-08-21 18:37

2021070921 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

S/E DIEGO DE 

ALMAGRO
S/E DIEGO DE ALMAGRO ET5 Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Diego de Almagro: Verificación de las Protecciones de sobrecorriente GE F35 S2, 

Paño ET5.
Bajo

Actividades:

Verificación de Protecciones, S/E Diego de Almagro: Verificación de las Protecciones de 

sobrecorriente GE F35 S2, Paño ET5.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Barra 23 kV-D. Almagro

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación D. Almagro, Paño ET5, Protecciones S2 Bloquear trip sobre 52ET5. 

Ejecutar según minuta de bloqueo del anexo 1

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 00:00 24-08-21 06:00 23-08-21 23:41 24-08-21 03:28

2021070067 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada S/E MAITENCILLO

BA S/E MAITENCILLO 110KV SECCION1

BA S/E MAITENCILLO 110KV SECCION 2
Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Maitencillo: Lavado de aislación de equipos Barra 110 kV, paños HT2; HT1; HS; HR; 

H5; H4; H3; H2; H1 incluye equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliar, 

marcos de líneas, barra de transferencia y desmalezado patio.

Bajo

Actividades:

Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Maitencillo: Lavado de 

aislación de equipos Barra 110 kV, paños HT2; HT1; HS; HR; H5; H4; H3; H2; H1 incluye 

equipos primarios, marcos de barra principal y auxiliar, marcos de líneas, barra de 

transferencia y desmalezado patio.

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52HS con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52HR con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52HT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52HT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52H3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52H4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52H5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, SE Las compañías: 52H2 (Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Huasco, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Vallenar, 52HT con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Cardones, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52JT1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52JT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52CT2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Castilla, 52E1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E El Edén: 52H1(Tercero) con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, SE Punta de Toros: 52HL1 (Tercero,SODI) con bloqueo a la reconexión 

inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 16:57

2021065251 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSEMEL Desconexión Origen Interno Programada S/E PARINACOTA S/E PARINACOTA B3 Lavado de Aislación

Se solicita la apertura de la línea por lavado de aislación des energizado en Tap Off 

Quiani.

Trabajo con Riesgo Bajo, se trabajara con Procedimientos y 

Epp de acuerdo a las tareas asignadas.

Se solicita la Apertura del 52B3 Paño Quiani, en SSEE Parinacota, los consumos de SSEE 

Quiani, serán traspasados a SSEE Chinchorro.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 17:00 24-08-21 09:06 24-08-21 13:23

2021070685 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA 

ELÉCTRICA DEL NORTE 

S.A.

Intervención Origen Interno Programada S/E LOS CHANGOS otros: telecomunicacion Otro Tipo de Trabajo

Se realizara mantención preventiva de la Teleprotección sistema N° 2 TPFO-301, 302, 

este considera recuperación de LOG, revisión de estado y resguardo de la 

configuración del sistema.

Riesgos: Perdida de configuración o borrado de 

configuración,  Perdida de servicios de teleprotección o 

inhabilitación, Envío de TRIP. Medidas de Mitigación: 

Realizar respaldo Backup, antes de realizar cualquier 

modificación, Habilitar SWITCH de Bloqueo.

Se realizara mantención preventiva de la Teleprotección sistema N° 2 TPFO-301, 302, 

este considera recuperación de LOG, revisión de estado y resguardo de la 

configuración del sistema. No se considera la prueba efectiva de TRIP, solamente toma 

de datos, todo trabajo se realiza con los Switch de mantenimiento activados.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 18:00 24-08-21 10:53 24-08-21 17:50

2021071638 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA VALLE 

ALLIPEN S.A.
Intervención Origen Interno Programada

S/E TAP OFF RIO 

TOLTEN

Mantenimiento 

preventivo

Mantenimiento preventivo a servidor Scada Siemens que se realizará por especialista. 

Trabajos podrían producir perdida / intermitencia en datos ICCP durante la ejecución 

de los mismos

Posible perdida de ICCP durante la ejecución de los trabajos Mantenimiento preventivo servidor scada
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:16 24-08-21 18:48

2021071631 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA VALLE 

ALLIPEN S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E MELIPEUCO

Mantenimiento 

preventivo

Mantenimiento preventivo a servidor Scada Siemens que se realizará por especialista. 

Trabajos podrían producir perdida / intermitencia en datos ICCP durante la ejecución 

de los mismos.

Posible perdida de ICCP durante la ejecución de los trabajos Mantenimiento preventivo servidor Scada
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:16 24-08-21 18:48

2021072285 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSQUILLOTA Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E SAN LUIS

BA S/E SAN LUIS 220KV BP1

BA S/E SAN LUIS 220KV BP2
Lavado de Aislación 0 Solicitud de Chilquinta para trabajos en instalaciones de su propiedad. Trabajos con nivel de riesgo bajo

Actividades: S/E San Luis: Solicitud de Chilquinta para lavado de aislación de los paños 

Agua Santa 1 y 2. 

Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la Barra  de 220 kV  1 y 2  de 

S/E San Luis. --

Instalaciones en Riesgo: S/E San Luis: Barra de 220 kV 1 ó 2. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos. 

Nivel de Riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: S/E San Luis: Delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:57 24-08-21 15:38



Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 07-09-2021 11:34:17

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 187

Total registros Central Generadora: 11

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Central Unidad(es) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021074019
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ACCIONA ENERGÍA CHILE 

HOLDINGS S.A.
Intervención Origen Interno Curso Forzoso PFV USYA CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 52.4

Es necesario proceder a cambiar  e instalar Firewall secundario (Firewall Principal se 

encuentra operativo).

Podrían perderse las comunicaciones por algunos minutos. 

La intervención en principio no debería generar 

interrupción de las comunicaciones, para mayor seguridad 

se realizará en horario no productivo.

Asociado con IL N° 2021001992.
No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 24-08-21 19:52 24-08-21 21:00 24-08-21 19:56 24-08-21 21:54

2021072353
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ANGAMOS Intervención Origen Interno Programada TER ANGAMOS TER ANGAMOS U2 Otro Tipo de Trabajo 200 Prueba de válvulas turbina en ANG2 bajo debido características preventivas ANG2 opera con CPF activado y AGC desactivado

No tiene consumo 

afectado
ninguno

PO (Prueba 

Operacional)
24-08-21 06:00 24-08-21 08:00 24-08-21 08:00 24-08-21 10:45

2021072463
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
COLIHUES ENERGIA S.A. Intervención Origen Interno Programada TER COLIHUES TER COLIHUES U1 Otro Tipo de Trabajo 11

Pruebas isocinéticas Central Térmica Colihues 1 en configuración HFO. Las pruebas se 

realizaran a plena carga según programa enviado a DAOP. Condiciones requeridas: 

TER Colihues 1 a disposición de jefe de faena.

El riesgo es bajo.

Pruebas isocinéticas Central Térmica Colihues 1 en configuración HFO. Las pruebas se 

realizaran a plena carga según programa enviado a DAOP. Condiciones requeridas: 

TER Colihues 1 a disposición de jefe de faena.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

PO (Prueba 

Operacional)
24-08-21 12:00 24-08-21 20:00 24-08-21 11:10 24-08-21 16:43

2021072378
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ELECTRICA CENIZAS Desconexión Origen Interno Programada TER CENIZAS TER CENIZAS U2

Verificación medidor de 

energía
5

La empresa Tecnect  realizará certificación  de transformadores de medida  (tensión y 

corriente)  en Switchgear de media tensión (11Kv) de la unidad generadora n°2.  

Con respecto a  la indisponibilidad  se estima:  día Martes 24 ,  certificación de 

trasformadores de medida, cuatro horas.

Certificación de transformadores de medida (potencial y 

corriente)  de la unidad generadora N°2 , preparativos para 

futura prueba de "Consumo Específico" solicitada por CEN . 

Lo anterior implica riesgo de descarga eléctrica por contacto 

o proximidad. Por lo anterior se realizará apertura de 

interruptor local de barra de 11(Kv) al interior de la Sala de 

Switchgear de Eléctrica Cenizas.

Se realizarán  inyecciones de corriente o voltaje con mesa de prueba para verificación 

de transformadores de medida.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
24-08-21 08:30 24-08-21 16:00 24-08-21 10:22 24-08-21 18:37

2021073678
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. Desconexión

Origen 

Externo
Curso Forzoso HP ITATA CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo Cambio de topología (Normalización de linea Charrúa-Chillan)

Riesgo bajo. Maniobras coordinadas con COT CGE, según 

SODI N°236/2021

Desconexión de central completa, por microcorte para Normalización de Linea 66KV 

Charrúa-Chillan... 

Maniobras en linea 66KV Charrúa-Chillan,  post falla del 21/08/2021

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DF (Desconexión 

Forzada)
24-08-21 07:00 24-08-21 07:18 24-08-21 07:00 24-08-21 07:18

2021071889
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

EMPRESA ELÉCTRICA 

ANGAMOS S.A.
Intervención Origen Interno Programada TER ANGAMOS TER ANGAMOS U2 Otro Tipo de Trabajo

Pruebas de modulación de carga por sintonía de caldera: Al activar la solicitud se 

realizaran cambios de carga de  40 Mw de subida y bajada, esto para exploración de 

nueva tasa de carga a la actual (2,5 Mw/Min.), Pruebas relacionadas a ensayos de 

verificación de SSCC. Todo esto coordinado con  Centro de control y  CEN.

Riesgo controlado, maniobra operacional con supervisión 

presente
Sin SSCC, unidad queda disponible a programa diario de generación

No tiene consumo 

afectado
ninguno

PO (Prueba 

Operacional)
24-08-21 08:00 24-08-21 20:00 24-08-21 12:13 24-08-21 17:52

2021073841
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GENERACIÓN 

CHILE S.A.
Intervención Origen Interno Curso Forzoso HP SAUZALITO CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 12

Realizar limpieza de emergencia en Hidroyector  que se encuentra obstruido, se 

necesita dejarlo fuera de servicio durante la intervención.
Trabajo supervisado en terreno, riesgo bajo.- Sin comentarios adicionales.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 24-08-21 14:00 24-08-21 18:00 24-08-21 14:13 25-08-21 15:29

2021070989
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada

PE CALAMA 

[EN_REVISION]
CENTRAL COMPLETA

Puesta en servicio de 

nueva instalación
150

Comisionamiento Aerogeneradores de acuerdo a perfil de carga de las pruebas, según 

referencia de potencia de acuerdo a pronostico enviado al CEN

El riesgo será de acuerdo con la etapa de comisionamiento 

del proyecto. Estará controlados por lo especialistas a cargo 

del trabajo.

El riesgo será el normal de acuerdo con la etapa de comisionamiento del proyecto. 

Estará controlados por lo especialistas a cargo del trabajo.

Inyección de energía a la red y validación de los parámetros operacionales de los 

WTG, de acuerdo con el perfil de carga del pronóstico enviada con anterioridad al CEN.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
24-08-21 00:00 24-08-21 23:59 24-08-21 00:00 24-08-21 23:59

2021072458
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ESPINOS S.A. Desconexión Origen Interno Curso Forzoso HP RENAICO CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo limpieza camara de carga por ramas debido a temporal. el riesgo es bajo central f/s limpieza camara de carga por ramas debido a temporal.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DF (Desconexión 

Forzada)
24-08-21 12:12 24-08-21 13:47 19-08-21 12:12 19-08-21 13:47

2021072253
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

GENERADORA 

METROPOLITANA SPA
Intervención Origen Interno Programada TER NUEVA RENCA CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo Calibración de equipo medidor de flujo (emisiones) Bajo. No afecta al Sistema Eléctrico Nacional

Se requiere la central con carga alrededor de 260 MW por 2 horas y a mínimo técnico 

por 2 horas durante las pruebas

No tiene consumo 

afectado
ninguno

PO (Prueba 

Operacional)
24-08-21 08:00 24-08-21 12:00 24-08-21 13:37 24-08-21 16:30

2021074013
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

INVERSIONES HORNITOS 

SPA
Intervención Origen Interno Curso Forzoso TER HORNITOS CENTRAL COMPLETA Servicios Auxiliares 110 Normalización por Falla Alimentador de carbón N°5

Bajo, se toman todos los resguardos de acuerdo a estándar 

de seguridad ENGIE energía Chile
Unidad Limitada en 110 MW, por falla en alimentador N° 5

No tiene consumo 

afectado
ninguno

LF (Unidad con 

limitación forzada)
24-08-21 16:55 25-08-21 02:00 24-08-21 16:55 25-08-21 01:20



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 07-09-2021 11:34:17

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 187

Total registros Linea: 93

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Línea Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021071706 Linea
Ejecución 

Exitosa
AES ANDES Intervención Origen Interno Programada COBOS - ANDES 345KV COBOS - ANDES 345KV C1 Otro Tipo de Trabajo IVP con Apoyo de drone línea Andes-Salta (Torre N°01 a 342).

El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para 

minimizarlo.

Condiciones requeridas:

S/E Andes: señalizar y NR 352A03 y 352C3/4.

S/E Salta: señalizar y NR 352C7/8

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 10:24 24-08-21 14:17

2021071704 Linea
Ejecución 

Exitosa
AES GENER Intervención Origen Interno Programada

NORGENER - 

CRUCERO 220KV

NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV 

C1

TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 

220KV C1

TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C1

NORGENER - TAP OFF BARRILES 220KV 

C2

TAP OFF BARRILES - TAP OFF LA CRUZ 

220KV C2

TAP OFF LA CRUZ - CRUCERO 220KV C2

Lavado de Aislación 0 Lavado de aislacion Linea Norgener - Crucero Cto 1 y Cto 2 (Postacion de Salida).
El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para 

minimizarlo.

 Condiciones requeridas: S/E NorgenerSeñalizar y Reconexión F/S 52J1 y 52J2; S/E 

 Crucero Señalizar y Reconexión F/S 52J12 y 52J13; S/E La CruzSeñalizar y NR 52J1 - 52J2 

- 52J-T1 - 52J-T2; S/E Barriles Señalizar y NR 52J1 , 52J2 , 52H-T1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:18 24-08-21 16:38

2021072370 Linea
Ejecución 

Exitosa
AJTE Intervención

Origen 

Externo
Programada

ANCOA - ALTO JAHUEL 

500KV L3
ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L3 C1 Otro Tipo de Trabajo

A solicitud de terceros por cosecha de bosque tipo forestal de propiedad de Arauco, 

considera tala mecanizada de árboles ubicados por el lado y bajo el conductor en los 

vanos 64-65; 65-66; 66-67 y 68-69. Se requiere el bloqueo de la reconexión de la línea 

de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3.

Existe riesgo de operación de la línea de 500 kV Ancoa - Alto 

Jahuel 3.
Sin comentarios adicionales.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 16:00 24-08-21 09:00 24-08-21 16:50

2021071705 Linea
Ejecución 

Exitosa
ANGAMOS Intervención Origen Interno Programada

ANGAMOS - KAPATUR 

220KV

ANGAMOS - EST, N°28 220KV C1

EST. N°28 - KAPATUR 220KV C1

ANGAMOS - EST. N°4 ANGAMOS C2 

220KV C1

EST. N°28 - KAPATUR 220KV C1

EST. N°4 ANGAMOS C2 - EST. N°28 

220KV C2

Lavado de Aislación 0 Lavado de aislación  Linea   Angamos - Kapatur Zona Costa Critica  (Torre N° 06 A 27) Riesgo menor debido a cumplimiento de programa
S/E Angamos:  52J5, 52J6 señalizar y  no reconectar; 

S/E Kapatur: 52J5,52J6, 52J7, 52J8 señalizar y  no reconectar

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:28 24-08-21 16:38

2021072322 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada

QUINQUIMO - 

CABILDO 110KV
QUINQUIMO - CABILDO 110KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0 Se realizara trabajo de poda de arboles.

Bajo, trabajo a realizar bajo procedimiento de distancias 

mínimas de seguridad.
Se solicita bloqueo de reconexiones de 52H3 de SE Quinquimo

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 10:43 24-08-21 17:18

2021072307 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada

SANTA MARTA - 

PADRE HURTADO 

110KV

SANTA MARTA - PADRE HURTADO 

110KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0 Se realizara trabajo de poda de arboles.

Bajo, trabajo a realizar bajo procedimiento de distancias 

mínimas de seguridad.
Se solicita bloqueo de reconexiones de 52H3 de SE Santa Marta

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 14:03 24-08-21 17:18

2021072106 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada

SANTA ELVIRA - 

NUEVA ALDEA 66KV
SANTA ELVIRA - NUEVA ALDEA 66KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B3 de SE Santa Elvira y orden 

de precaución en extremo Central Nueva Aldea, lo cual se encuentra coordinado con 

Arauco. Esto por trabajos de tala, poda y roce.

Riesgo medio con bloqueo Tala, poda y roce de arboles
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:08 24-08-21 18:08 24-08-21 08:47 24-08-21 19:37

2021071874 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada

FATIMA - HOSPITAL 

66KV

ESTRUCTURA 36A - HOSPITAL 66KV C1

FATIMA - ESTRUCTURA 36A 66KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0 Se realizará labores de poda y roce en LT 66kV Fatima - Hospital

Riesgo del trabajo a realizar bajo, trabajos planificados y 

supervisados en terreno.

Se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 66kV 52B5  de S/E fatima. Sin 

consumos afectados.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:56 24-08-21 19:45

2021071869 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada

COCHARCAS - PARRAL 

66KV

TAP NIQUEN - SAN GREGORIO 66KV C1

SAN CARLOS - TAP OFF ÑIQUEN 66KV C1

SAN GREGORIO - ESTRUCTURA 291 66KV 

C1

ESTRUCTURA 291 - ESTRUCTURA 278 

66KV C1

ESTRUCTURA 278 - PARRAL 66KV C1

COCHARCAS - SAN CARLOS 66KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Bloquear reconexión del 52B3 de S/E Parral y /o 52B1 de S/E Monterrico por trabajos 

de poda, roce y tala en la LT 66kV Monterrico-Parral.
Riesgo medio, con bloqueo de reconexion Tala, poda y roce de arboles

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:14 24-08-21 18:14 24-08-21 08:47 24-08-21 19:35

2021071864 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Intervención Origen Interno Programada

CAUQUENES - LA 

VEGA 66KV
CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Bloquear reconexión del 52B1 de SE Cauquenes por trabajos de poda y roce en la LT 

Cauquenes-La Vega.
Riesgo medio con bloqueo. Poda

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:09 24-08-21 18:09 24-08-21 08:47 24-08-21 19:36

2021067379 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE Desconexión Origen Interno Programada

EL SAUCE - 

COMBARBALA 66KV
EL SAUCE - COMBARBALA 66KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Se desconecta la LT 66 kV El Sauce - Combarbalá, para realizar trabajos de 

mantenimiento preventivo consistente en Cambio de estructura , crucetas y aislacion 

por mejoramiento en la linea.

Bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y 

controlada en terreno.

Se desconecta la LT 66 kV El Sauce - Combarbalá, para realizar trabajos de 

mantenimiento preventivo consistente en Cambio de estructura , crucetas y aislacion 

por mejoramiento en la linea.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:30 24-08-21 18:00 24-08-21 07:36 24-08-21 17:54

2021071440 Linea
Ejecución 

Exitosa
CMPC CELULOSA Intervención Origen Interno Programada

CHARRUA - CELULOSA 

PACIFICO 220KV

TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1

SECCION 1 DE 2 220KV C1

SECCION 2 DE 2 220KV C1

SECCION 1 DE 2 220KV C1

SECCION 2 DE 2 220KV C1

SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV 

C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

Se realizará roce manual y mecanizado en franja de servidumbre LT Charrúa-Celulosa 

Pacífico 220KV

Riesgo bajo, se tomarán todas las medidas de control 

necesarias. Se realizará roce manual y mecanizado en 

franja de servidumbre LT Charrúa-Celulosa Pacífico 220KV

Se realizará roce manual y mecanizado en franja de servidumbre LT Charrúa-Celulosa 

Pacífico 220KV Tramo : Charrúa- Maria Dolores, María Dolores- Nacimiento, Maria 

dolores Laja, Nacimiento MInico 1x220kV. Se solicitará bloqueo a la reconexión de 

interruptor 52JL2 y 52JL1 S/E Planta Santa Fe,  52JT S/E Santa Fe Energía, interruptor 

52JL3 y 52JL4 S/E PRV , interruptor 52JL1 S/E Planta Laja, 52JL1 S/E Planta Pacifico e 

interruptor 52J10 SE Charrúa.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:32 24-08-21 19:04

2021073667 Linea
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN 

CHUQUICAMATA

Desconexión Origen Interno Curso Forzoso
CHUQUICAMATA - 10 

100KV
CHUQUICAMATA - 10 100KV C1 Lavado de Aislación 0 Se realizará lavado de aisladores por alta contaminación.

Riesgo bajo, se realizará lavado de aisladores mecanizado 

en torres

Se requieren:

S/E Chuquicamata: Abierto 52H10, S/E 10: Abierto 52H10 .

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:58 24-08-21 16:00 24-08-21 08:02 24-08-21 12:12

2021073679 Linea
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN EL SALVADOR
Desconexión Origen Interno Curso Forzoso

DIEGO DE ALMAGRO - 

POTRERILLOS 110KV

DIEGO DE ALMAGRO - LLANTA 110KV C2

LLANTA - POTRERILLOS 110KV C2
Otro Tipo de Trabajo

Trabajos con línea desconectada para realizar cambio de aislación dañada en 

estructura 167.

Trabajos con línea desconectada para realizar cambio de 

aislación dañada en estructura 167.

Se requiere realizar cambio de aislación de forma urgente, debido a aislación faltante 

y dañada.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 11:00 24-08-21 17:00 24-08-21 11:11 24-08-21 16:00

2021071667 Linea
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN MINISTRO 

HALES

Desconexión Origen Interno Programada
ENCUENTRO - MMH 

220KV

ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS 220 KV 

S/E ENCUENTRO 220KV C1

PATIO DE MUFAS 220 KV S/E 

ENCUENTRO - MMH 220KV C1

Mantenimiento 

preventivo
Mantenimiento de GIS 220kV-MMH y equipos de patio pañoJ11

Riesgo bajo, trabajos se desarrollan con Línea fuera de 

servicio y supervisión presente

S/E MMH: 52J1 A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA

S/E MMH: 89J1-3 A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA

S/E MMH: 89J1-3T A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA

S/E MMH: 89J1-2  A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA

S/E MMH: 89J1-2T CERRADO Y BLOQUEADO

S/E MMH: 89J1-4 A DISPOSICIÓN DEL JEFE DE FAENA

S/E MMH: 89J1-4T A CERRADO

S/E ENCUENTRO: 52J11 A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA

S/E ENCUENTRO: 89J11-1 ABIERTO Y BLOQUEADO

S/E ENCUENTRO: 89J11-3 ABIERTO Y BLOQUEADO

S/E ENCUENTRO: 89J11-2 A DISPOSICION DEL JEFE DE FAENA

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 22:00 24-08-21 06:45 24-08-21 19:46

2021073889 Linea
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD S.A.
Intervención

Origen 

Externo
Curso Forzoso

ANDALICAN - 

HORCONES 66KV

ANDALICAN - ESTRUCTURA 92 66KV C1

ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 

66KV C1

ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 

66KV C1

ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 

66KV C1

ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV C1

ESTRUCTURA 150 - HORCONES 66KV C1

ESTRUCTURA 143A - ESTRUCTURA 150 

66KV C1

ESTRUCTURA 140 - ESTRUCTURA 143A 

66KV C1

ESTRUCTURA 132D - ESTRUCTURA 140 

66KV C1

ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 132D 

66KV C1

Otro Tipo de Trabajo Retiro de corteza de árbol en estructura 110. Riesgo bajo, trabajo con riesgos controlados.
Requiere deshabilitar función de reconexión automática LT 66 KV Andalicán - 

Horcones N°1, ambos extremos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 16:20 24-08-21 17:20 24-08-21 16:23 24-08-21 17:13

2021073642 Linea
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD S.A.
Intervención Origen Interno Curso Forzoso

CHARRUA - LUCERO 

66KV

CHARRUA - ESTRUCTURA 24 66KV C1

ESTRUCTURA 24 - ESTRUCTURA 47 66KV 

C1

ESTRUCTURA 47 - TAP SANTA CLARA 

66KV C1

CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 

[EN_REVISION]

TAP TRES ESQUINAS – EST 788B 66KV C1

EST. 788B - LUCERO 66KV C1 

[EN_REVISION]

ESTRUCTURA 132 - ESTRUCTURA 157 

66KV C1

TAP SANTA CLARA - ESTRUCTURA 132 

66KV C1

EST 157 - LOS TILOS BULNES 66KV C1

TAP SANTA CLARA - LOS TILOS BULNES 

66KV C1 [EN_REVISION]

LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS 

66KV C1 [EN_REVISION]

LOS TILOS BULNES - TAP TRES ESQUINAS 

66KV C1

Otro Tipo de Trabajo

Microcorte a LT 66kV Charrúa - Chillán, por normalización de topología relacionado a 

IF N°2021002357. Maniobras coordinadas con Copelec según sodi N° 234 (Tap Off Tres 

Esquinas y S/E Los Tilos) y coordinado con Central Itata según sodi N°236 y STS bajo la 

sodi N°235.

Riesgo medio según procedimientos establecidos por CGE. .
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 07:03 24-08-21 07:00 24-08-21 07:02

2021072174 Linea
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD S.A.
Intervención Origen Interno Programada

ANDALICAN - 

HORCONES 66KV

ANDALICAN - ESTRUCTURA 92 66KV C1

ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 

66KV C1

ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 

66KV C1

ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 

66KV C1

ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV C1

ESTRUCTURA 150 - HORCONES 66KV C1

ESTRUCTURA 143A - ESTRUCTURA 150 

66KV C1

ESTRUCTURA 140 - ESTRUCTURA 143A 

66KV C1

ESTRUCTURA 132D - ESTRUCTURA 140 

66KV C1

ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 132D 

66KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
Se realizará poda y tala de árboles cercanos a la línea LT 66KV Andalicán-Horcones N°1.

Riesgo medio y controlado, trabajos con personal 

especializado.
Se requiere bloqueo de reconexión del 52B1 de S/E Andalicán y 52B7 de S/E Horcones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:14 24-08-21 18:36

2021071436 Linea
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD S.A.
Intervención

Origen 

Externo
Programada

LOS ANGELES - ANGOL 

66KV

ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 130 

66KV C1

PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - 

ESTRUCTURA 129 66KV C1

ESTRUCTURA 130 - ESTRUCTURA 135 

66KV C1 [EN_REVISION]

TAP RENAICO - NAHUELBUTA 66KV C1

NEGRETE - TAP RENAICO 66KV C1

ESTRUCTURA 134 - TAP RENAICO 66KV 

C1 [EN_REVISION]

Otro Tipo de Trabajo
Precaución operacional sobre tramo 66 kV Los Buenos Aires-Nahuelbuta a solicitud de 

STS por faenas en S/E Negrete de su propiedad.

Riesgo no inherente a CGE. Trabajos programados por 

terceros en sus instalaciones.
Bloqueos de reconexión  coordinados con ENEL y STS.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:51 24-08-21 18:53

2021071434 Linea
Ejecución 

Exitosa

DIEGO DE ALMAGRO 

TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.

Intervención
Origen 

Externo
Programada

ILLAPA - CARRERA 

PINTO 220KV L1

ILLAPA - ESTRUCTURA EL1 220KV C1

ILLAPA - ESTRUCTURA EL1 220KV C2
Lavado de Aislación

A solicitud de Eletrans por trabajos de lavado de aislación en SE Carrera Pinto, se 

requiere no reconectar los interruptores J8-J9-J11-J12 de SE Illapa, correspondientes a 

líneas de 220 kV Illapa Carrera Pinto 1 y 2.

Riesgo de desconexión de línea de 220 kV Illapa - Carrera 

Pinto 1 ó 2.
Asociado a SODI 10095607.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:24 24-08-21 16:28

2021071424 Linea
Ejecución 

Exitosa

DIEGO DE ALMAGRO 

TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.

Intervención
Origen 

Externo
Programada

ILLAPA - CUMBRES 

220KV
ILLAPA - CUMBRE 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo

A solicitud de Colbún por trabajos de retiro de cable de guardia entre pilar de ML de 

paño J13 y pilar barra N°1 de SE Illapa, cercano a salida de línea de 220 kV Illapa - 

Cumbre 1, se requiere el bloqueo de reconexión de los paños J11-J12 de S/E Illapa y 

paños J2-J3 de S/E Cumbre.

Riesgo de desconexión línea de 220 kV Illapa - Cumbre 1. Trabajos asociados al proyecto NUP 1265.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:16 24-08-21 18:14



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 07-09-2021 11:34:17
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Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Línea Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021071294 Linea
Ejecución 

Exitosa

DIEGO DE ALMAGRO 

TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.

Intervención
Origen 

Externo
Programada

ILLAPA - CARRERA 

PINTO 220KV L1
ILLAPA - ESTRUCTURA EL1 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo

A solicitud de Colbún por trabajos de retiro de cable de guardia entre pilar de ML de 

paño J15 y pilar barra N°2, cercano a salida de  línea de 220 kV Illapa - Carrera Pinto 1, 

se requiere el bloqueo de reconexión de los paños  J11-J12 de S/E Illapa y paños J14 -

J15 de S/E Carrera Pinto.

Riesgo de desconexión de la línea de 220 kV Illapa - Carrera 

Pinto 1.
Trabajos asociados al proyecto NUP 1265.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:16 24-08-21 18:14

2021071155 Linea
Ejecución 

Exitosa

ENEL GREEN POWER 

CHILE S.A.
Intervención Origen Interno Programada

TAP TAL TAL - 

LALACKAMA 220KV
TAP LALACKAMA - LALACKAMA 220KV C1 Lavado de Aislación Lavado de aislacion LInea Tap-Off Lalackama - Lalackama Riesgo bajo. COntrolado por politicas internas del area Lavado de aislacion LInea Tap-Off Lalackama - Lalackama

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 07:58 24-08-21 18:26

2021072651 Linea
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
Intervención Origen Interno Programada

EL SALTO - CERRO 

NAVIA 110KV

TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2

TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2

TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2

TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 

110KV C2

TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2

TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C2

EL SALTO - TORRE 14 110KV C2

TORRE 14 - TORRE 19 110KV C2

TORRE 19 - TORRE 28 110KV C2

TORRE 28 - TORRE 33 100KV C2

TORRE 33 - TORRE 1 110KV C2

TORRE 33 - TORRE 17 110KV C2

TORRE 17 - TORRE 1 110KV C2

TORRE 1 - SAN CRISTOBAL 110KV C2

CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2

TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV 

C2

TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 

110KV C2

Otro Tipo de Trabajo
Realiza retiro de cable de guardia y tendido de OPGW entre las Torre 52 y Torre 77 de 

la troncal, en cercanía al Circuito señalado
Trabajos en cercanía al circuito señalado

Frente a una operación automática del circuito señalado, Enel solo reconectará previa 

coordinación con el CEN. trabajos relacionados con SD 2021069352

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:02 24-08-21 16:41

2021072608 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada

CENTRAL TOCOPILLA - 

CRUCERO 220KV

TOCOPILLA - EST. N°24 220KV C2 (6A)

EST. N° 24 - TAP OFF EL LOA 220KV C2 

(6A)

TOCOPILLA - EST. N°24 220 KV C1 (7A)

EST. N° 24 - TAP OFF EL LOA 220KV C1 

(7A)

Otro Tipo de Trabajo 0 Instalación de señalética en estructuras.

Se toman todas las medidas de precaución, controlando 

todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, 

riesgo bajo.

CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, S/E Tocopilla 52J6A, 52J7A. S/E Crucero 

52J6A, 52J7A. Tap-off El Loa 52J1. ENCARGADO MANIOBRA: S/E Crucero. Operador 

Transmisión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 16:00 24-08-21 08:24 24-08-21 15:00

2021072596 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada

CENTRAL TOCOPILLA - 

CRUCERO 220KV

TOCOPILLA - EST. N°24 220KV C2 (6A)

EST. N° 24 - TAP OFF EL LOA 220KV C2 

(6A)

TOCOPILLA - EST. N°24 220 KV C1 (7A)

EST. N° 24 - TAP OFF EL LOA 220KV C1 

(7A)

Lavado de Aislación 0 Lavado aisladores portal 6A y 7A GIS 220 kV.

Se toman todas las medidas de precaución, controlando 

todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, 

riesgo bajo.

CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar, S/E Tocopilla 52J6A, 52J7A. S/E Crucero 

52J6A, 52J7A. Tap-off El Loa 52J1. ENCARGADO MANIOBRA: S/E Crucero. Operador 

Transmisión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 08:00 24-08-21 07:27 24-08-21 15:00

2021071815 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada

CHACAYA - MANTOS 

BLANCOS 220KV

CHACAYA – CAPRICONIO 220KV C1

CAPRICONIO – MANTOS BLANCOS 

220KV C1

Lavado de Aislación 0 Lavado aislacion linea energizada, método a distancia. Lavado aislacion método a distancia, riesgo bajo.

S/E Chacaya: No Reconectar 52J2.

S/E M. Blancos: No Reconectar 52J02L.

S/E Capricornio: No Reconectar 52JT1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 16:00 24-08-21 08:22 24-08-21 14:02

2021071809 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada

CHACAYA - EL COBRE 

220 KV

CHACAYA - EL COBRE 220 KV  C1

CHACAYA - EL COBRE 220 KV  C2
Lavado de Aislación 0 Lavado aislacion con linea energizada, método a distancia Método de lavado a distancia, riesgo bajo

S/E Chacaya: 52J6; 52J7 No Reconectar.

S/E El Cobre: 52J2; 52J3 No Reconectar

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 16:00 24-08-21 08:07 24-08-21 14:01

2021068625 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada

ARICA - POZO 

ALMONTE 110KV

ARICA - EST. 52 110KV C1

EST. 52 - EST. 54 110KV C1

EST. 54 - TAP MAL PASO 110KV C1

TAP MAL PASO - EST. 154 110KV C1

EST. 154 - TAP VITOR 110KV C1

TAP VITOR - TAP VITOR N°2 MOVIL 

110KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos en Fibra Óptica ENTEL. Riesgo bajo, trabajo considerado en matriz.
CONDICIONES REQUERIDAS: SE Arica No reconectar 52HT3;  SE Pozo Almonte No 

reconectar 52H1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 17:00 24-08-21 08:46 24-08-21 16:21

2021065119 Linea
Ejecución 

Exitosa
GUACOLDA Intervención Origen Interno Programada

GUACOLDA - 

MAITENCILLO 220KV 

L2

GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3

GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4
Lavado de Aislación 0

Lavado de aislación desde patio de mufas y estructura N°114. En caso de operación 

automática, NO reconectar 52J3-52J4 en SE Guacolda y NO reconectar 52J9-52J10 en 

SE Maitencillo.

Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los 

trabajos en condición segura.

En caso de operación automática, NO reconectar 52J3-52J4 en SE Guacolda y NO 

reconectar 52J9-52J10 en SE Maitencillo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 17:00 24-08-21 09:16 24-08-21 16:27

2021064991 Linea
Ejecución 

Exitosa
GUACOLDA Intervención Origen Interno Programada

GUACOLDA - 

MAITENCILLO 220KV 

L1

GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1

GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2
Lavado de Aislación 0

Lavado de aislación entre patio de salida y estructura N°94. En caso de operación 

automática, NO reconectar 52J1-52J2 en SE Guacolda y NO reconectar 52J5-52J6 en SE 

Maitencillo.

Se consideran las medidas pertinentes, para desarrollar los 

trabajos en condición segura.

En caso de operación automática, NO reconectar 52J1-52J2 en SE Guacolda y NO 

reconectar 52J5-52J6 en SE Maitencillo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:16 24-08-21 16:08

2021072199 Linea
Ejecución 

Exitosa
MANTOS COPPER Intervención Origen Interno Programada

DIEGO DE ALMAGRO - 

MANTO VERDE 110KV

DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 

110KV C1
Lavado de Aislación 0

Lavado de aislación en Línea 110kV Diego de Almagro - Manto Verde. Con sistema 

energizado.

Se consideran las acciones pertinentes para desarrollar los 

trabajos en condición segura.

Condiciones requeridas: S/E Diego de Almagro en caso de operación automática No 

reconectar interruptor 52H6.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:54 24-08-21 17:09

2021068598 Linea
Ejecución 

Exitosa
MANTOS COPPER Intervención

Origen 

Externo
Programada

DIEGO DE ALMAGRO - 

MANTO VERDE 110KV

DIEGO DE ALMAGRO - MANTO VERDE 

110KV C1
Lavado de Aislación 0

Lavado de aislación en S/E Diego de Almagro: Paños, Equipos primarios, Barra 1 y 2 en 

110 kV incluye marcos de barra y líneas con sistema energizado a solicitud de 

Transelec.

Se consideran las acciones pertinentes para desarrollar los 

trabajos en condición segura.

Condiciones requeridas: 

S/E Diego de Almagro en caso de operación automática No reconectar interruptor 

52H6.

S/E Manto Verde en caso de operación automática No reconectar interruptor 52H1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 10:03 24-08-21 18:00

2021071274 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA ANTUCOYA Intervención Origen Interno Programada

TAP OFF ENLACE - 

ANTUCOYA 220KV
TAP OFF ENLACE - ANTUCOYA 220KV C1 Lavado de Aislación 0 Lavado de aislación a línea energizada en tramo 1 entre estructuras 1 y 32.

Riesgo Bajo porque cliente toma todas las medidas de 

seguridad para un trabajo seguro

S/E Enlace: Señalizar y No reconectar 525J1

S/E Antucoya: Señalizar y No reconectar 52J1

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 10:32 24-08-21 16:58

2021072222 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada

O'HIGGINS - COLOSO 

220KV

O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2

O'HIGGINS - COLOSO 220KV C2

O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1

O'HIGGINS - COLOSO 220KV C1

Lavado de Aislación 0 Lavado aisladores Línea 220 kV O'Higgins - Coloso. Circuitos 1 y 2
Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos 

respectivos.

Se requiere orden de no reconectar en: 

S/E O'Higgins el 52J3 y 52J4.

S/E Coloso el 52J1 y 52J2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 19:00 24-08-21 08:00 24-08-21 13:17

2021072147 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada

ZALDIVAR - 

ESCONDIDA 220KV
ZALDIVAR - ESCONDIDA 220KV C1 Lavado de Aislación 0 Lavado de aislación línea Zaldivar - Escondida

Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos 

respectivos.

Condiciones requeridas:

S/E Escondida: No reconectar 52J3.

S/E Zaldivar: No reconectar 52J1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 19:00 24-08-21 10:05 24-08-21 13:17

2021071944 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada

NUEVA ZALDIVAR - 

OGP1 220KV

NUEVA ZALDIVAR - TORRE 231/4 220KV 

C1

TORRE V10-Z - OGP1 220KV C1

TORRE 231/4 - TORRE V10-Z 220KV C1

Lavado de Aislación 0 Lavado aisladores Línea 220 kV Nueva Zaldivar - OGP1.
Riesgo Bajo, Trabajo se realiza con procedimiento 

actualizado en terreno y personal calificado.

Condiciones Requeridas:

 S/E Nva. ZaldivarNo Reconectar 52J07L

 S/E OGP1No Reconectar 52J3

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 19:00 24-08-21 10:05 24-08-21 13:17

2021071751 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA SPENCE Intervención Origen Interno Programada

ENCUENTRO - SGO 

220KV
ENCUENTRO-SGO 220KV Obras Civiles 0

Se realizará excavacion bajo la linea de transmisión Encuentro - SGO  excavación de 

alcantarilla

Bajo. Se ejecutarán trabajos bajo la linea de transmisión de 

220 kV respetando la distancia de aproximación límite

Trabajos bajo la linea 220kV entre Encuentro y SGO. Dudas llamar a Christian diaz 

+56982185010 Se trabajará con equipos bulldozer, camion pluma y excavadoras. Los 

que se mantendrán a una distancia segura de la linea la cual fue medida con 

topografía. Se hará nueva revisión previo a los trabajos como parte de las revisiones 

antes de comenzar la tarea. En SE Encuentro 52J10 Señalizar y no reconectar En SE 

SGO 52J1 Señalizar y no reconectar

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 20:00 24-08-21 09:59 24-08-21 19:16

2021071323 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA VALLE CENTRAL Intervención

Origen 

Externo
Programada

TAP MINERA VALLE 

CENTRAL - SE MINERA 

VALLE CENTRAL 154KV

TAP MINERA VALLE CENTRAL - SE 

MINERA VALLE CENTRAL 154KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0

A solicitud de Transelec mediante SODI N° 0621/2021, orden de precaución no 

reconectar interruptores 52A1, 52A2 y 52A3 de S/E Minera Valle Central por trabajos 

de corte de árboles próximo a instalación energizada línea 154 kV Sauzal - Rancagua.

Corte de árboles próximo a instalación energizada
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:57 24-08-21 18:45

2021073644 Linea
Ejecución 

Exitosa

PARQUE SOLAR 

FOTOVOLTAICO LUZ DEL 

NORTE SPA

Intervención
Origen 

Externo
Curso Forzoso

LUZ DEL NORTE - 

CARRERA PINTO 220KV

LUZ DEL NORTE - CARRERA PINTO 220KV 

C1
Lavado de Aislación A solicitud de Transelec lavado de aislación en S/E Carrera Pinto 220 kV.

Riesgo de desconexión de la línea 220 kV Carrera Pinto - Luz 

del norte.

Trabajos de lavado de aislación a realizarse por parte de Transelec. Se tendrá 

restricción a la reconexión de la línea  Carrera Pinto - Luz del norte 220 kV.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:25 24-08-21 17:09

2021073867 Linea
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

Intervención
Origen 

Externo
Curso Forzoso

PURRANQUE - 

FRUTILLAR 66KV

PURRANQUE – ESTRUCTURA Nº319 

66KV C1

ESTRUCTURA Nº319 – FRUTILLAR 66KV 

C1

Otro Tipo de Trabajo Reparación de Línea  cortada fase A de Cto adyacente, entre estructuras 366 y 367

Se requiere no reconectar Línea 66 kV Purranque Frutillar 

Cto 1. Para reparación de línea cortada entre estructuras 

366 y 367 de Línea 66 kV Purranque Frutillar Cto 2 ( IF 

2021002388)

No hay
No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 15:00 24-08-21 19:00 24-08-21 15:02 24-08-21 17:11

2021071777 Linea
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

Intervención
Origen 

Externo
Programada

MELIPULLI - ALTO 

BONITO 110KV
SECCION 1 DE 2 110KV C1 Otro Tipo de Trabajo

Se requiere no reconectar línea 110 kV Melipulli Alto Bonito a solicitud de Saesa por 

faenas de traslado de línea de MT bajo línea de AT.
Nivel de riesgo bajo y controlado. SODI 686 INTERNA DE SAESA.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 11:00 24-08-21 17:00 24-08-21 11:05 24-08-21 15:45

2021070592 Linea
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

Intervención Origen Interno Programada
RIO NEGRO - 

PURRANQUE 66KV

RIO NEGRO – EST Nº169 66KV C2

EST Nº169 - PURRANQUE 66KV C2

RIO NEGRO - PURRANQUE 66KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre

No reconectar lineas 66 kV Rio Negro Purranque N°1 y N°2 por  faenas que consiste en 

roce, poda y talas de arboles con prioridad N°1 y N°2 en faja de seguridad
El riesgo de la faena es bajo y controlado asociado a PT N° 66301

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:30 24-08-21 17:30 24-08-21 09:26 24-08-21 17:53

2021066249 Linea
Ejecución 

Exitosa
STS Intervención Origen Interno Programada

VALDIVIA - LOS LAGOS 

66KV
VALDIVIA - LOS LAGOS 66KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre

Se requiere no reconectar línea 66 kV Valdivia Los lagos por faenas de Talas, podas y 

roce en faja de servidumbre próximos a Línea 66 kv.
Nivel de riesgo bajo y controlado. PT 66186 INTERNO DE STS.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:13 24-08-21 17:24

2021071366 Linea
Ejecución 

Exitosa
TEN Intervención Origen Interno Programada

CUMBRE – NUEVA 

CARDONES 500KV

CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C1

CUMBRE – NUEVA CARDONES 500KV C2
Lavado de Aislación

Lavado de aislación de LT 2 x 500kV Cumbres-Nueva Cardones, entre estructuras 

N°001-464

El principal riesgo es la ocurrencia de un flashover. Medidas 

de mitigación: - Inspección visual del estado de los 

aisladores. - Verificación de condiciones meteorológicas 

(Velocidad y dirección del viento) - revisión de calidad del 

agua.

Se requiere precaución operacional de no reconectar LT 2 x 500 kV Cumbres - Nueva 

Cardones en ambos extremos, para realizar trabajos de lavado de aislación por 

contaminación normal.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 07:00 24-08-21 18:00 24-08-21 07:41 24-08-21 11:06

2021067959 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

PULLINQUE - LOS 

LAGOS 66KV
PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0 No hay.- Bajo

Actividades: Corte y poda de árboles.-

Restricciones: Restricción a la reconexión.-

Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque-Los Lagos, C2.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-

Observación: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021067703 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

CHARRUA - PANGUE 

220KV

TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2

PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2

TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2

SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. Bajo

Actividades: Corte y poda de arboles.

Condiciones: bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pangue-Charrúa, C1 o L 154kV Abanico-Charrua, C1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021067702 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ABANICO - CHARRUA 

154KV

TRUPAN - CHARRUA 154KV C1

ABANICO - TRUPAN 154KV C1

ABANICO - TRUPAN 154KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. Bajo

Actividades: Corte y poda de arboles.

Condiciones: bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: L 220kV Pangue-Charrúa, C1 o L 154kV Abanico-Charrua, C1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021067693 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ANTUCO - CHARRUA - 

PANGUE 220KV

ANTUCO - TAP TRUPAN 220KV C1

TAP TRUPAN - CHARRUA 220KV C1

TAP TRUPAN - TRUPAN 220KV C1

PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C1

SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. Bajo

Actividades: Corte y poda de arboles.

Condiciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: L 220kV Antuco-Pangue-Charrúa, C3 o L 220kV Pangue-

Charrúa, C1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021067692 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

CHARRUA - PANGUE 

220KV

TRUPAN - TAP CHOLGUAN 220KV C2

PANGUE - SANTA BARBARA 220KV C2

TAP CHOLGUAN - CHARRUA 220KV C2

SANTA BARBARA - TRUPAN 220KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. Bajo

Actividades: Corte y poda de arboles.

Condiciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: L 220kV Antuco-Pangue-Charrúa, C3 o L 220kV Pangue-

Charrúa, C1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021067688 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

ENTRE RIOS - 

CHARRUA 500KV
ENTRE RIOS - CHARRUA 500KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. Bajo

Actividades: Corte y poda de arboles.

Condiciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: L 500KV Charrúa-Entre Ríos, C2

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 07:57 24-08-21 18:37
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2021067651 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

CONCEPCION - SAN 

VICENTE 154KV

CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV 

C2

ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 

154KV C2

ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. Bajo

Actividades: Inspección visual con trepado y medición de espesor de perfiles en 

estructuras.

Restricciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: L 154kV Concepción-San Vicente, C2 o L 154kV Concepción-San 

Vicente, C1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021067650 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

CONCEPCION - SAN 

VICENTE 154KV

CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV 

C1

ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 

154KV C1

ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. Bajo

Actividades: Inspección visual con trepado y medición de espesor de perfiles en 

estructuras.

Restricciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: L 154kV Concepción-San Vicente, C2 o L 154kV Concepción-San 

Vicente, C1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021063796 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

FRONTERA - MARIA 

ELENA 220KV
FRONTERA - MARIA ELENA C1 220KV Otro Tipo de Trabajo 0 Lavado de aislación Tramo E20 - E75 Bajo

Actividades:

Lavado de aislación Tramo E20 - E75

Restricciones:

Ma. Elena, 52J3_52J4 No reconectar

Frontera, 52J2_52J3 No reconectar

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV María Elena-Frontera, C1

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 15:13

2021063696 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC Intervención Origen Interno Programada

CRUCERO - MARIA 

ELENA 220KV
CRUCERO - MARIA ELENA 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0 Medición malla puesta a tierra, estructuras: E02, E10, E19.

Actividades:

Medición malla puesta a tierra, estructuras: E02, E10, E19.

Restricciones:

No hay.

Nivel de Riesgo:

Riesgo no significativo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 16:58 24-08-21 17:43

2021074020 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Desconexión Origen Interno Curso Forzoso

CANUTILLAR - PUERTO 

MONTT 220KV
CANUTILLAR - PUERTO MONTT 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0 No hay Bajo

Actividades:

Por nevadas en la zona se requiere desconexión de la línea 220kV Canutillar - Puerto 

Montt 2, se mantendrá en servicio línea 220kV Canutillar - Puerto Montt 1.

Restricciones:

Equipo indisponible.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Canutillar - Puerto Montt 2

Temporalidad de los Riesgos:

 Al término de la condición operacional

Nivel de Riesgo:

Bajo

Observaciones:

- Se realizará solo apertura de los interruptores asociados a la línea, condición 

operacional.

- Previa a normalización se debe verificar las condiciones climáticas de la zona alta de 

la línea.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 20:00 25-08-21 20:00 24-08-21 20:28 28-08-21 19:25

2021073776 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Curso Forzoso

ALTO JAHUEL - CHENA 

220KV

ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV 

C3

ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C3

Otro Tipo de Trabajo 0
Inspección visual de la línea con trepado de estructuras, para investigar casa de falla

Coordinado con ENEL.
Bajo

Actividades: Inspección visual de la línea con trepado de estructuras, para investigar 

casa de falla.

Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto 

Jahuel - Chena circ.3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circ.1 y línea de 220 kV 

Chena - Cerro Navia circ.2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circ.3 o 4 o Línea de 220 

kV Chena - Cerro Navia circ.2 o Línea de 220 kV Chena - Neptuno circ.1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 10:00 24-08-21 18:00 24-08-21 11:42 24-08-21 13:09

2021073775 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Curso Forzoso

NEPTUNO - CHENA 

220KV
NEPTUNO - CHENA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Inspección visual de la línea con trepado de estructuras, para investigar casa de falla

Coordinado con ENEL.
Bajo

Actividades: Inspección visual de la línea con trepado de estructuras, para investigar 

casa de falla.

Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto 

Jahuel - Chena circ.3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circ.1 y línea de 220 kV 

Chena - Cerro Navia circ.2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circ.3 o 4 o Línea de 220 

kV Chena - Cerro Navia circ.2 o Línea de 220 kV Chena - Neptuno circ.1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 10:00 24-08-21 18:00 24-08-21 11:42 24-08-21 13:09

2021073774 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Curso Forzoso

CERRO NAVIA - 

CHENA 220KV

CERRO NAVIA - ESTRUCTURA 72 220KV 

C2

ESTRUCTURA 72 - CHENA 220KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0
Inspección visual de la línea con trepado de estructuras, para investigar casa de falla

Coordinado con ENEL.
Bajo

Actividades: Inspección visual de la línea con trepado de estructuras, para investigar 

casa de falla.

Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto 

Jahuel - Chena circ.3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circ.1 y línea de 220 kV 

Chena - Cerro Navia circ.2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circ.3 o 4 o Línea de 220 

kV Chena - Cerro Navia circ.2 o Línea de 220 kV Chena - Neptuno circ.1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 10:00 24-08-21 18:00 24-08-21 11:42 24-08-21 13:09

2021073773 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Curso Forzoso

ALTO JAHUEL - CHENA 

220KV

ALTO JAHUEL - ESTRUCTURA 72A 220KV 

C4

ESTRUCTURA 72A - CHENA 220KV C4

Otro Tipo de Trabajo 0
Inspección visual de la línea con trepado de estructuras, para investigar casa de falla

Coordinado con ENEL.
Bajo

Actividades: Inspección visual de la línea con trepado de estructuras, para investigar 

casa de falla.

Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto 

Jahuel - Chena circ.3 y 4 y línea de 220 kV Chena - Neptuno circ.1 y línea de 220 kV 

Chena - Cerro Navia circ.2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circ.3 o 4 o Línea de 220 

kV Chena - Cerro Navia circ.2 o Línea de 220 kV Chena - Neptuno circ.1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 10:00 24-08-21 18:00 24-08-21 11:42 24-08-21 13:09

2021072524 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

PULLINQUE - LOS 

LAGOS 66KV

PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1

PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0 Trabajos coordinados con STS. Bajo

Actividades:

Inspección exhaustiva con trepado de estructuras por investigación de causas de la 

desconexión forzada de la línea con fecha 13-08-2021

Restricciones:

Restricción a la restricción

Instalaciones en Riesgo:

L 066kV Pullinque-Los Lagos, C1

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 09:00 24-08-21 18:00 24-08-21 09:52 24-08-21 18:37

2021072094 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención

Origen 

Externo
Programada

PAPOSO - FRANCISCO 

220KV

PAPOSO - TAP LALACKAMA 220KV C1

TAP LALACKAMA - FRANCISCO 220KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de enel green power, restricción en apoyo al lavado de la subestación tap 

off Lalackama.

instalación con riesgo: L 220 kV Paposo - Francisco. 

Temporalidad de los riesgos: Durante los trabajos de Enel 

green power. Nivel de riesgo: Bajo.

TRABAJO POR REALIZAR: LAVADO DE AISLACION TAP OFF Lalackama

Restricciones: No reconectar el 52J1 de subestación Paposo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:08 24-08-21 18:37

2021071338 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

LAS COMPANIAS - 

MAITENCILLO 110KV

DOS AMIGOS - ALGARROBO 110KV C1

INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1

LAS COMPANIAS - TAP ROMERAL 110KV 

C1

ALGARROBO - MAITENCILLO 110KV C1

PAJONALES - DOS AMIGOS 110KV C1

TAP ROMERAL - INCAHUASI 110KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0
Instalación o reemplazo de breteles y amortiguadores (Energizado; método a 

distancia)
Bajo

Actividades:

Instalación o reemplazo de breteles y amortiguadores (Energizado; método a 

distancia), ELIMINAR BRETELES POR MEDIO DE CORTE A DISTANCIA EN ESTRUCTURAS 

N°262(CZ) 263(CZ) 264(CZ) 265(CZ) 267(CM) 269(CM) 270(CM) 272(CD) y 273(CM) E 

INSTALACION DE PREFORMADA CZ E.265. TRABAJOS CON LINEA ENERGIZADA. ( 

TRAMO ROMERAL - INCAHUASI)

Restricciones:

Subestación Compañías, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52H1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 16:57

2021070643 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

ALTO JAHUEL - 

RANCAGUA - 

TINGUIRIRICA 154KV

ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2

VILLASECA - TAP TUNICHE 154KV C2

TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 

154KV C2

TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 

154KV C2

TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2

TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 

154KV C2

TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 

154KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0 Programa de mantenimiento de Líneas.- Bajo

Actividades: Cierre de puentes de anclaje en instalación energizada en Simple Circuito 

y Doble, Cierre de puentes en E-168,Normalización de fase inferior en punta de 

cruceta E-151.

Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 o 

Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 2.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

línea energizada.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV 

Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:48 24-08-21 15:12

2021070642 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

ALTO JAHUEL - 

RANCAGUA - 

TINGUIRIRICA 154KV

ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1

VILLASECA - TAP PAINE 154KV C1

TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1

TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 

154KV C1

TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 

154KV C1

TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1

TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 

154KV C1

TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 

154KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0 Programa de mantenimiento de Líneas.- Bajo

Actividades: Cierre de puentes de anclaje en instalación energizada en Simple Circuito 

y Doble, Cierre de puentes en E-168,Normalización de fase inferior en punta de 

cruceta E-151.

Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 o 

Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 2.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

línea energizada.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV 

Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:48 24-08-21 15:12

2021070622 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

ALTO JAHUEL - CHENA 

220KV

ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2

EL RODEO - TAP CENTRAL SANTA 

MARTA 220KV C2

TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 

220KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0
Lavado de aislación en estructuras.

Coordinado con C. Santa Marta.
Bajo

Actividades: Lavado de aislación en estructuras.

Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - 

Chena circuito 1 y 2.  

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2.  

Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos.  

Nivel de Riesgo: Bajo.  

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37



Reporte Desconexión/Intervención Linea
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Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Línea Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021070621 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

ALTO JAHUEL - CHENA 

220KV

ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1

EL RODEO - CHENA 220KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0

Lavado de aislación en estructuras.

Coordinado con C. Santa Marta.
Bajo

Actividades: Lavado de aislación en estructuras.

Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - 

Chena circuito 1 y 2.  

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2.  

Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos.  

Nivel de Riesgo: Bajo.  

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021070610 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

NOGALES - POLPAICO 

220KV
NOGALES - POLPAICO 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0 Instalación de peinetas y placas de policarbonato en estructuras. Bajo

Actividades: Instalación de peinetas y placas de policarbonato en estructuras.

Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - 

Polpaico circuito 1 y 2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 1 o 2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021070609 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

NOGALES - POLPAICO 

220KV
NOGALES - POLPAICO 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Instalación de peinetas y placas de policarbonato en estructuras. Bajo

Actividades: Instalación de peinetas y placas de policarbonato en estructuras.

Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Nogales - 

Polpaico circuito 1 y 2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nogales - Polpaico circuito 1 o 2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021070487 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención

Origen 

Externo
Programada

PUNTA COLORADA - 

DON HECTOR 220KV

PUNTA COLORADA – DON HECTOR 

220KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0

S/E P. Colorada: Medición de barrido de frecuencias en OPLAT 1 Dir. S/E Don Héctor 

para identificar frecuencias libres en el espectro para los nuevos sistemas OPLAT.
Bajo

Actividades:

Intervención en sistemas OPLAT con Teleprotecciones, S/E P. Colorada: Medición de 

barrido de frecuencias en OPLAT 1 Dir. S/E Don Héctor para identificar frecuencias 

libres en el espectro para los nuevos sistemas OPLAT.

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C1

Temporalidad de los Riesgos:

Al inicio, Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación P. Colorada, Conos y cadenas Delimitación de la zona de trabajo 

Delimitación de la zona de trabajo, área restringida, solo personal autorizado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 12:00 24-08-21 09:52 24-08-21 15:13

2021070021 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

HUASCO - 

MAITENCILLO 110KV 

L2

HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2 Otro Tipo de Trabajo 0
Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE 

AISLACION ESTR. 10 a 121.
Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE 

AISLACION ESTR. 10 a 121.

Restricciones:

Subestación Huasco, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52H2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 110kV Huasco-Maitencillo, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 16:57

2021070011 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

DON HECTOR - 

MAITENCILLO 220KV
DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C2 Otro Tipo de Trabajo 0

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION 

ESTR. 424 - 425 - 430 a 464.
Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION 

ESTR. 424 - 425 - 430 a 464.

Restricciones:

Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 17:43

2021070010 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

DON HECTOR - 

MAITENCILLO 220KV
DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION 

ESTR. 424 - 425 - 430 a 464.
Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION 

ESTR. 424 - 425 - 430 a 464.

Restricciones:

Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 17:43

2021069985 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

LOS MOLLES - OVALLE 

66KV

ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 

66KV C2

LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C2

ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV 

C2

MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0
desmantelamiento de linea, incluye conductor, postes y ferreteria., Desmovilización  y 

retiro de línea auxiliar Tramos 1y2.
Bajo

Actividades:

desmantelamiento de linea, incluye conductor, postes y ferreteria., Desmovilización  y 

retiro de línea auxiliar Tramos 1y2.

Restricciones:

Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Monte Patria, 52CT1 (Se requiere SODI) con bloqueo a la reconexión 

inmovilizado

Subestación Monte Patria, 52ET2 (Se requiere SODI) con bloqueo a la reconexión 

inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021069984 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

LOS MOLLES - OVALLE 

66KV

LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1

ESTRUCTURA 128 - ESTRUCTURA 129 

66KV C1

ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 66KV 

C1

MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0
desmantelamiento de linea, incluye conductor, postes y ferreteria., Desmovilización  y 

retiro de línea auxiliar Tramos 1y2.
Bajo

Actividades:

desmantelamiento de linea, incluye conductor, postes y ferreteria., Desmovilización  y 

retiro de línea auxiliar Tramos 1y2.

Restricciones:

Subestación Los Molles, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Los Molles, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Ovalle, 52B1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Ovalle, 52B2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Monte Patria, 52CT1 (Se requiere SODI) con bloqueo a la reconexión 

inmovilizado

Subestación Monte Patria, 52ET2 (Se requiere SODI) con bloqueo a la reconexión 

inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 066kV Los Molles-Ovalle, C1 o L 066kV Los Molles-Ovalle, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021069975 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención

Origen 

Externo
Programada

DON GOYO - LA 

CEBADA 220KV

DON GOYO - TAP TALINAY 220KV C2

TAP TALINAY - LA CEBADA 220KV C2
Otro Tipo de Trabajo 0

Bajar mufas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass, Bajada de mufas para 

efectuar mediciones en el tramo La Cebada-Don Goyo y tender bypass a piso , 

específicamente entre las estructuras 316 a la 326.

Alto

Actividades:

Bajar mufas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass, Bajada de mufas para 

efectuar mediciones en el tramo La Cebada-Don Goyo y tender bypass a piso , 

específicamente entre las estructuras 316 a la 326.

Restricciones:

Terceros, S/E La Cebada 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E La Cebada 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E Don Goyo 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E Don Goyo 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E Talinay 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021069974 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención

Origen 

Externo
Programada

DON GOYO - LA 

CEBADA 220KV
DON GOYO - LA CEBADA 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

Bajar mufas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass, Bajada de mufas para 

efectuar mediciones en el tramo La Cebada-Don Goyo y tender bypass a piso , 

específicamente entre las estructuras 316 a la 326.

Alto

Actividades:

Bajar mufas de cable OPGW e Instalación y Retiro de By-pass, Bajada de mufas para 

efectuar mediciones en el tramo La Cebada-Don Goyo y tender bypass a piso , 

específicamente entre las estructuras 316 a la 326.

Restricciones:

Terceros, S/E La Cebada 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E La Cebada 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E Don Goyo 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E Don Goyo 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E Talinay 52JL con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV La Cebada - Don Goyo C1 o L 220kV La Cebada-Tap Talinay- D.Goyo C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 07-09-2021 11:34:17

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 187

Total registros Linea: 93

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Línea Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021069967 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

ALGARROBAL – 

MAITENCILLO 220KV 

[EN_REVISION]

EST 141C – MAITENCILLO 220KV C1 

[EN_REVISION]
Otro Tipo de Trabajo 0

Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE 

AISLACION ESTR. 18a95.
Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple Circuito), LAVADO DE 

AISLACION ESTR. 18a95.

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, S/E Algarrobal 52J2 (Se requiere SODI) con bloqueo a la reconexión 

inmovilizado

Terceros, S/E Algarrobal 52J3 (Se requiere SODI) con bloqueo a la reconexión 

inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Maitencillo-Algarrobal , C1

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 16:57

2021069583 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

TARAPACA - 

CONDORES 220KV
TARAPACA - CONDORES 220KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0

A solicitud de la obra Teck,  refuerzo y cambio de piezas estructuras existentes (Est. 

22BD.N 2A, E10. Est. 22AD.N E2D; 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14; Est. 22DD.N 2B; Est. 22CD.N 7, 

Est. 22FD.N 2, 2C, 3 y 4).

Bajo

Actividades:

A solicitud de la obra Teck,  Refuerzo y cambio de piezas estructuras existentes (Est. 

22BD.N 2A, E10. Est. 22AD.N E2D; 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14; Est. 22DD.N 2B; Est. 22CD.N 7, 

Est. 22FD.N 2, 2C, 3 y 4).

Restricciones:

Subestación Tarapacá, 52J3 con bloqueo a la reconexión.

Subestación Cóndores, 52J1 con bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Tarapacá-Condores, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena:

no hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:29 24-08-21 21:50

2021069532 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

CONCEPCION - SAN 

VICENTE 154KV

CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV 

C2

ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 

154KV C2

ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. Bajo

Actividades: Reemplazo de aislación con método de LLVV estructuras de suspensión y 

reemplazo de pernos en crucetas.

Restricciones: Bloqueo a la reconexión. 

Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o línea 154 kV 

Concepción-San Vicente, C2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021069531 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

CONCEPCION - SAN 

VICENTE 154KV

CONCEPCION - ESTRUCTURA 14 154KV 

C1

ESTRUCTURA 14 - ESTRUCTURA 15 

154KV C1

ESTRUCTURA 15 - SAN VICENTE 154KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0 No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. Bajo

Actividades: Reemplazo de aislación con método de LLVV estructuras de suspensión y 

reemplazo de pernos en crucetas.

Restricciones: Bloqueo a la reconexión. 

Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Concepción-San Vicente, C1 o línea 154 kV 

Concepción-San Vicente, C2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021069179 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

ANCOA - ALTO JAHUEL 

500KV L1
ANCOA - ALTO JAHUEL 500KV L1 C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Programa de mantenimiento de Líneas.- Bajo

Actividades: Instalación de medidas de mitigación contra aves, Instalación de peinetas 

 y planchas de policarbonato varias estructuras

Instalaciones en Riesgo: Línea 500 kV Ancoa-Alto Jahuel, 1.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

línea energizada.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 500 kV 

Ancoa-Alto Jahuel, 1.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021069174 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

SAUZAL - RANCAGUA 

154KV

SAUZAL - TAP M V CENTRAL 154KV C1

TAP M V CENTRAL - RANCAGUA 154KV 

C1

Otro Tipo de Trabajo 0 Programa de mantenimiento de Líneas.- Bajo

Actividades: Corta y/o poda de árboles en varios vanos.-

Instalaciones en Riesgo: L 154kV Sauzal-Rancagua, C1.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

línea energizada.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV 

Sauzal-Rancagua.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 21:50

2021069173 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

SAN JAVIER - 

CONSTITUCION 66KV
TAP NIRIVILO - CONSTITUCION 66KV C1 Otro Tipo de Trabajo 0 Programa de mantenimiento de Líneas.- Bajo

Actividades: Corta y/o poda de árboles próximo a instalación energizada.-

Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

línea energizada.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 66 kV 

San Javier – Constitución.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021069172 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

SAN JAVIER - 

CONSTITUCION 66KV

SAN JAVIER - ESTRUCTURA 22 66KV C1

ESTRUCTURA 22 - ESTRUCTURA 23 66KV 

C1

ESTRUCTURA 23 - ESTRUCTURA 164 

66KV C1

ESTRUCTURA 164 - ESTRUCTURA 165 

66KV C1

ESTRUCTURA 165 - TAP NIRIVILO 66KV 

C1

Otro Tipo de Trabajo 0 Programa de mantenimiento de Líneas.- Bajo

Actividades: Corta y/o poda de árboles próximo a instalación energizada.-

Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV San Javier – Constitución.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

línea energizada.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 66 kV 

San Javier – Constitución.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 18:37

2021069154 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

ALTO JAHUEL - 

RANCAGUA - 

TINGUIRIRICA 154KV

ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2

VILLASECA - TAP TUNICHE 154KV C2

TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 

154KV C2

TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 

154KV C2

TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2

TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 

154KV C2

TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 

154KV C2

Otro Tipo de Trabajo 0 Programa de mantenimiento de líneas.- Bajo

Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre bajo la línea energizada.-

Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 o 

Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 2.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

línea energizada.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV 

Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 21:50

2021069153 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada

ALTO JAHUEL - 

RANCAGUA - 

TINGUIRIRICA 154KV

ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1

VILLASECA - TAP PAINE 154KV C1

TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1

TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 

154KV C1

TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 

154KV C1

TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1

TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 

154KV C1

TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 

154KV C1

Otro Tipo de Trabajo 0 Programa de mantenimiento de líneas.- Bajo

Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre bajo la línea energizada.-

Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 o 

Línea 154 kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 2.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

línea energizada.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV 

Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 05:34 24-08-21 21:50

2021072248 Linea
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA 

BAQUEDANO
Intervención Origen Interno Programada

ANGAMOS - 

ESTACION DE 

BOMBEO SIERRA 

GORDA N°1 220KV

ANGAMOS - PATIO MUFAS ANGAMOS 

220KV C1

PATIO MUFAS ANGAMOS - PATIO 

MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 220KV C1

PATIO MUFAS EST. DE BOMBEO SG 1 - 

EST. DE BOMBEO SG 1 220KV C1

Lavado de Aislación 0

Inspección de aislación de torres de Línea 220 kV Angamos- Estación de bombeo SG1 

mediante drone. Condiciones requeridas: no reconectar   52J4 S/E Angamos y 52JT1 

en S/E Estación de Bombeo Sierra Gorda 1.

El riesgo del trabajo es bajo.

Inspección de aislación de torres de Línea 220 kV Angamos- Estación de bombeo SG1 

mediante drone. Condiciones requeridas: no reconectar   52J4 S/E Angamos y 52JT1 

en S/E Estación de Bombeo Sierra Gorda 1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 20:00 24-08-21 08:58 24-08-21 19:36

2021072244 Linea
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA 

BAQUEDANO
Intervención Origen Interno Programada

EST. DE BOMBEO SG 

N°1 - EST. DE 

BOMBEO SG N°2 

110KV

EST BOMBEO SG 1 - EST BOMBEO SG 2 

110KV C1

PATIO MUFAS EST BOMBEO SG 1 - EST 

BOMBEO SG 1 110KV C1

Lavado de Aislación 0

Inspección de aislación de torres de Línea 110 kV Estación de bombeo SG1- Estación 

de bombeo SG2 mediante drone. Condiciones requeridas: no reconectar   52H3 S/E 

Bombeo Sierra Gorda 1, no reconectar   52HT1 S/E Bombeo Sierra Gorda 2.

El riesgo del trabajo es bajo.

Inspección de aislación de torres de Línea 110 kV Estación de bombeo SG1- Estación 

de bombeo SG2 mediante drone. Condiciones requeridas: no reconectar   52H3 S/E 

Bombeo Sierra Gorda 1, no reconectar   52HT1 S/E Bombeo Sierra Gorda 2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 20:00 24-08-21 08:58 24-08-21 19:36

2021071173 Linea
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA 

MEJILLONES
Intervención Origen Interno Programada

CERRO DOMINADOR - 

ENCUENTRO 220KV

CERRO DOMINADOR - ENCUENTRO 

220KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0

Lavado de aislación de estructuras de línea con instalaciones energizadas. Condiciones 

requeridas: No reconectar 52J12 S/E Encuentro; No reconectar 52J13 S/E Encuentro; 

No reconectar 52J1 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 S/E Cerro Dominador; 

No reconectar 52J1 S/E Sierra Gorda; No reconectar 52J2 S/E Sierra Gorda.

El riesgo del trabajo es bajo.

Lavado de aislación de estructuras de línea con instalaciones energizadas. Condiciones 

requeridas: No reconectar 52J12 S/E Encuentro; No reconectar 52J13 S/E Encuentro; 

No reconectar 52J1 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 S/E Cerro Dominador; 

No reconectar 52J1 S/E Sierra Gorda; No reconectar 52J2 S/E Sierra Gorda.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:58 24-08-21 19:35

2021071172 Linea
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA 

MEJILLONES
Intervención Origen Interno Programada

ENCUENTRO - SIERRA 

GORDA 220KV

ENCUENTRO - PATIO DE MUFAS 

ENCUENTRO 220KV C2

PATIO DE MUFAS ENCUENTRO - SIERRA 

GORDA 220KV C2

Lavado de Aislación 0

Lavado de aislación de estructuras de línea con instalaciones energizadas. Condiciones 

requeridas: No reconectar 52J12 S/E Encuentro; No reconectar 52J13 S/E Encuentro; 

No reconectar 52J1 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 S/E Cerro Dominador; 

No reconectar 52J1 S/E Sierra Gorda; No reconectar 52J2 S/E Sierra Gorda.

El riesgo del trabajo es bajo.

Lavado de aislación de estructuras de línea con instalaciones energizadas. Condiciones 

requeridas: No reconectar 52J12 S/E Encuentro; No reconectar 52J13 S/E Encuentro; 

No reconectar 52J1 S/E Cerro Dominador; No reconectar 52J2 S/E Cerro Dominador; 

No reconectar 52J1 S/E Sierra Gorda; No reconectar 52J2 S/E Sierra Gorda.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:58 24-08-21 19:36

2021064814 Linea
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA VALLE 

ALLIPEN
Intervención Origen Interno Programada

CUNCO - MELIPEUCO 

110KV
CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0 Roce, poda y chipeo en franja de servidumbre.

Bajo, los trabajos serán realizados por personal especialista  

bajo normas de seguridad.

S/E Melipeuco: interruptor 52H1 cuenta con reconexión automática deshabiltada. S/E 

Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H2 de caso de 

apertura.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:39 24-08-21 18:16

2021064755 Linea
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA VALLE 

ALLIPEN
Intervención Origen Interno Programada

RIO TOLTEN - CUNCO 

110KV
RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1

Roce y pode franja 

servidumbre
0 Roce, poda y chipeo en franja de servidumbre.

Bajo, pues  el trabajo será realizado por personal calificado 

siguiendo normas de seguridad.

S/E Río Toltén: 52J1 posee reconexión automática deshabilitada.

S/E Cunco: se coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H1 en caso de 

apertura.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 24-08-21 08:00 24-08-21 18:00 24-08-21 08:39 24-08-21 18:16



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO N°5 

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema 
del Coordinador Eléctrico Nacional por las empresas Transelec S.A. y 

PV Salvador S.A. 
 
 

 



Número:

2021002396

Solicitante:

TRANSELEC S.A.

Empresa:

TRANSELEC S.A.

Tipo de Origen:

Interno 

SubEstación:

S/E DIEGO DE ALMAGRO

Falla Sobre:

paño

Elementos

Tipo:  panos - S/E DIEGO DE ALMAGRO H3 
Nombre : S/E DIEGO DE ALMAGRO H3 
Fecha Perturbacion :  
Fecha Normaliza :  
Protección :  
Interruptor :  
Consumo : 
Comentario :

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Comuna

Tipo Causa

Causa Definitiva 
Causa Principal 

Comentarios Tipo Causa:

Falla en instalaciones de Codelco Salvador

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.  
-Elemento: Conductores 
-Fenómeno Eléctrico: Distancia residual 
-Operación de los interruptores: Varios 

Comentarios Causas:

Finalizado

Resumen
Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 25-08-2021 03:47





-Fenómeno Físico:  
-Elemento:  
-Fenómeno Eléctrico:  
-Operación de los interruptores:  

Observaciones:

-Observaciones: Coincide con falla del Paño H1 - Salvador de S/E Diego de Almagro. Paños H1 y H3 propiedad de
Transelec, Líneas propiedad de Codelco Salvador. Estado del tiempo: nieve. 
-Acciones Inmediatas: Informar al CEN, recopilar datos de alarmas y protecciones operadas. 
-Hechos Sucedidos: S/E Diego de Almagro: A las 22:47 horas, desconexión forzada del Paño H3 - Llanta 2 por
operación de protecciones de Línea 110 kV Diego de Almagro - Llanta 2 
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: A las 22:48 horas disponible al servicio el paño. Codelco Salvador indica que
antes de solicitar la reconexión manual de prueba, realizará recorrido de Línea cuando las condiciones climáticas lo
permitan. 
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: . 

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

24-08-2021 22:47

Fecha / Hora Estimada Retorno:

24-08-2021 22:48

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

24-08-2021 22:48

Archivos Subidos

Archivo Fecha Subida





Número:

2021002397

Solicitante:

TRANSELEC S.A.

Empresa:

TRANSELEC S.A.

Tipo de Origen:

Interno 

SubEstación:

S/E DIEGO DE ALMAGRO

Falla Sobre:

paño

Elementos

Tipo:  panos - S/E DIEGO DE ALMAGRO H1 
Nombre : S/E DIEGO DE ALMAGRO H1 
Fecha Perturbacion :  
Fecha Normaliza :  
Protección :  
Interruptor :  
Consumo : 
Comentario :

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Comuna

Tipo Causa

Causa Definitiva 
Causa Principal 

Comentarios Tipo Causa:

Falla en instalaciones de Codelco Salvador

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.  
-Elemento: Conductores 
-Fenómeno Eléctrico: Distancia residual 
-Operación de los interruptores: Varios 

Comentarios Causas:

Finalizado

Resumen
Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 25-08-2021 03:48





-Fenómeno Físico:  
-Elemento:  
-Fenómeno Eléctrico:  
-Operación de los interruptores:  

Observaciones:

-Observaciones: Coincide con falla del Paño H3 - Llanta 2 de S/E Diego de Almagro. Paños H1 y H3 propiedad de
Transelec, Líneas propiedad de Codelco Salvador. Estado del tiempo: nieve. 
-Acciones Inmediatas: Informar al CEN y recopilar datos de alarmas y protecciones operadas 
-Hechos Sucedidos: S/E Diego de Almagro: A las 22:47 horas, desconexión forzada del Paño H1 - El Salvador por
operación de protecciones de Línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador. 
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: A las 22:48 horas disponible al servicio el paño. A las 23:10 horas, reconexión
manual de prueba con éxito desde S/E Diego de Almagro, a solicitud de Codelco Salvador. 
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: . 

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Libre

Distribuidoras Afectadas

CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR / Perd. Estm. de Potencia: 22 / Región : / Clientes Afectados: 

Retorno Automatico:

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

24-08-2021 22:47

Fecha / Hora Estimada Retorno:

24-08-2021 22:48

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

24-08-2021 22:48

Archivos Subidos

Archivo Fecha Subida

 IF2021002396-2397-2398-2399.rar
(/informe_fallas/download_file/6125f5c6ad651f7f4f21a7ab/IF2021002396-2397-2398-2399.rar)

31/08/2021
12:06:04





https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/download_file/6125f5c6ad651f7f4f21a7ab/IF2021002396-2397-2398-2399.rar


Número:

2021002416

Solicitante:

AARON SILLS

Empresa:

PV SALVADOR S.A.

Tipo de Origen:

Externo 

Central:

PFV SALVADOR 
Afecta a todas las unidades

Potencia:

Desconexión de la unidad(es)

Unidades:

Zona Afectada

Atacama 

Comuna

Diego de Almagro 

Tipo Causa

Causa Presunta 
Causa Principal 
Falla eléctrica a tierra

Comentarios Tipo Causa:

La planta fotovoltaica PV Salvador sufre apertura debido a falla en SE Salvador, la cual dejó desenergizada toda la
instalación.

Causas

-Fenómeno Físico: Pérdida de aislación. 
-Elemento: Conductores 
-Fenómeno Eléctrico: Protección de tierra 
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado 

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:  
-Elemento:  
-Fenómeno Eléctrico:  
-Operación de los interruptores:  

Observaciones:

Pendiente

Resumen
Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 26-08-2021 15:50





-Observaciones: . 
-Acciones Inmediatas: Notificación al CEN sobre el evento ocurrido y verificación de las protecciones en terreno
para determinar causa de la apertura. 
-Hechos Sucedidos: A las 22:48 horas del día 24-08-2021, PV Salvador queda desenergizada por falla en SE
Salvador. 
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Se realiza revisión en terreno de equipos comprometidos en la apertura,
para verificar la condición actual y recolección de información para determinar causa de actuación de las
protecciones. 
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: . 

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Estado Operativo:

FE (Falla Externa)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

24-08-2021 22:48

Fecha / Hora Estimada Retorno:

25-08-2021 00:39

Archivos Subidos

Archivo
Fecha
Subida

 INFORME DE FALLA DIA 24-08-2021.pdf
(/informe_fallas/download_file/6127e461ad651f28058021a3/INFORME DE FALLA DIA 24-08-
2021.pdf)

26/08/2021
17:55:39





https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/download_file/6127e461ad651f28058021a3/INFORME%20DE%20FALLA%20DIA%2024-08-2021.pdf


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO N°6 
Otros antecedentes aportados por las empresas Transelec S.A. y PV 

Salvador S.A. 
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Informe de Desconexión Forzada IF2021002396-2397-2398-2399 del día 24 de agosto de 2021. 

Código 2011 

 

1. Características de la desconexión forzada 

El día 24 de agosto de 2021 a las 22:47 horas, se produjo una desconexión forzada en el paño H1 y H3 

de la S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – Llanta C2 y la línea 110 kV 

Diego de Almagro – El Salvador, respectivamente. La desconexión se produjo por la operación de las 

protecciones de ambos paños, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, debido 

a una falla en instalaciones de terceros (Codelco). En todo momento, las instalaciones de Transelec 

se encontraban sin falla y posterior a la correcta actuación de las protecciones, se procede 

inmediatamente con el proceso de recuperación del servicio. 

Durante el proceso de recuperación de servicio, en forma posterior al cierre del interruptor del paño 

H1 de la S/E Diego de Almagro (23:10 horas), se produjo a las 23:14 horas la desconexión forzada del 

paño H2 de la S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – Llanta C1, por la 

operación de sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A que 

evoluciona a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C, debido a una falla en instalaciones 

de terceros.  

Posteriormente, a las 23:39 horas, se produjo una desconexión forzada en el paño H1 de la S/E Diego 

de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – El Salvador, por la operación de sus 

protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, que evoluciona a un 

cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C, debido a una falla en instalaciones de terceros.  

En todo momento, las instalaciones de Transelec se encontraban sin falla y posterior a la correcta 

actuación de las protecciones, se procede inmediatamente con el proceso de recuperación del 

servicio. 

Frente a cada evento, Transelec informa que sus paños asociados a las desconexiones se encontraban 

disponibles para la recuperación de servicio un minuto después de ocurridas las fallas. 

 

 

2. Identificación de la instalación fallada. 

a. Nombre de la instalación donde se produjo la falla: 

i. No aplica. Falla en instalaciones de terceros. 

 

b. Segmento al cual pertenece el equipo o elemento donde se produjo la falla: 

i. No aplica. Falla en instalaciones de terceros. 

 

3. Instalaciones afectadas directa o indirectamente por la falla indicando horas de desconexión y 

reposición. 

a. Las siguientes instalaciones de TRANSELEC fueron afectadas por la desconexión: 

i. Paño H1 de S/E Diego de Almagro (ID 2468) 

ii. Paño H2 de S/E Diego de Almagro (ID 2472) 

iii. Paño H3 de S/E Diego de Almagro (ID 2461) 

 

 

b. Otras instalaciones afectadas por la desconexión: 

i. SS/EE El Salvador (ID 908, propiedad de Codelco Chile), Potrerillos (ID 909, propiedad de 

Codelco Chile) y Llanta (ID 910, propiedad de Codelco Chile). 

 

c. Las instalaciones y las zonas afectadas se ubican en: 
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i. Paño H1 Subestación Diego de Almagro: Región de Atacama, Provincia Chañaral, comuna de 

Diego de Almagro, código de comuna 3202. 

ii. Paño H2 Subestación Diego de Almagro: Región de Atacama, Provincia Chañaral, comuna de 

Diego de Almagro, código de comuna 3202. 

iii. Paño H3 Subestación Diego de Almagro: Región de Atacama, Provincia Chañaral, comuna de 

Diego de Almagro, código de comuna 3202. 

 

 

 

4. Pérdidas de Generación, indicando monto y horas de desconexión y reposición. 

Transelec no tiene equipos de generación entre sus instalaciones. 

 

5. Pérdidas de Consumos, indicando el detalle por subestación de los montos, horas de desconexión y 

reposición. 

 

El evento ocurrido el 24 de agosto de 2021 a las 22:47 horas, producto de una falla en instalaciones de 

terceros, provocó la pérdida de aproximadamente 40 MW, afectando a los consumos libres de Codelco 

División El Salvador, según lo informado por el Coordinador Eléctrico Nacional en su informe diario. 

Asimismo, el evento de las 23:14 horas del mismo día, provocó la pérdida de aproximadamente 26 MW, 

afectando a los consumos libres de Codelco División El Salvador, según lo informado por Coordinador 

Eléctrico Nacional en su informe diario. 

 

Durante la ocurrencia de ambos eventos, las instalaciones de Transelec se encontraban sin falla y se 

procedió a efectuar las maniobras de recuperación de las instalaciones afectadas por la falla ocurrida 

en instalaciones de terceros.  Para más detalle ver punto 6.b.   

 

 

6. Cronología de eventos, y descripción de las causas directa de cada evento. 

a. Eventos (actuaciones automáticas o manuales) ocurridos durante la evolución de la falla. 

 

El día 24 de agosto de 2021 a las 22:47 horas, se produjo una desconexión forzada en el paño H1 y 

H3 de la S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – Llanta C2 y la línea 

110 kV Diego de Almagro – El Salvador, respectivamente. La desconexión se produjo por la 

operación de las protecciones de ambos paños, producto de un cortocircuito monofásico a tierra 

en la fase C, debido a una falla en instalaciones de terceros (Codelco). En todo momento, las 

instalaciones de Transelec se encontraban sin falla y posterior a la correcta actuación de las 

protecciones, se procede inmediatamente con el proceso de recuperación del servicio. 

Durante el proceso de recuperación de servicio, en forma posterior al cierre del interruptor del 

paño H1 de la S/E Diego de Almagro (23:10 horas), se produjo a las 23:14 horas la desconexión 

forzada del paño H2 de la S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – 

Llanta C1, por la operación de sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra 

en la fase A que evoluciona a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C, debido a una 

falla en instalaciones de terceros.  

Posteriormente, a las 23:39 horas, se produjo una desconexión forzada en el paño H1 de la S/E 

Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – El Salvador, por la operación de 

sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, que evoluciona a 

un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C, debido a una falla en instalaciones de terceros.  
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En todo momento, las instalaciones de Transelec se encontraban sin falla y posterior a la correcta 

actuación de las protecciones, se procede inmediatamente con el proceso de recuperación del 

servicio. 

Frente a cada evento, Transelec informa que sus paños asociados a las desconexiones se 

encontraban disponibles para la recuperación de servicio un minuto después de ocurridas las fallas. 

 

b. Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones.  

i. A las 22:47 horas del día 24 de agosto de 2021, se produce una desconexión forzada del 

interruptor 52H1 y 52H3 del a S/E Diego de Almagro, asociados a la línea de 110 kV Diego de 

Almagro – Salvador y línea de 110 kV Diego de Almagro - Llanta 2, respectivamente. 

ii. A las 22:48 horas, Transelec informa a Codelco que los interruptores 52H1 y 52H3 se 

encuentran disponibles para la normalización del servicio cuando sea requerido. 

iii. A las 23:10 horas, A solicitud de Codelco, y con la autorización del Coordinador Eléctrico 

Nacional, se procede a realizar una reconexión manual de prueba en el interruptor 52H1 con 

éxito, quedando el servicio recuperado. El interruptor 52H3 queda abierto a la espera de que 

las condiciones climáticas permitan recorrer la línea, según lo indicado por Codelco. 

iv. A las 23:14 horas, se produce una desconexión forzada del interruptor 52H2 de la S/E Diego de 

Almagro, asociado a la línea de 110 kV Diego de Almagro – Llanta 1. 

v. A las 23:15 horas, Transelec informa a Codelco que el interruptor 52H2 se encuentra disponible 

para la normalización del servicio cuando sea requerido. 

vi. A las 23:39 horas, se produce una desconexión forzada del interruptor 52H1 de la S/E Diego de 

Almagro, asociado a la línea de 110 kV Diego de Almagro – El Salvador. 

vii. A las 23:40 horas, Transelec informa a Codelco que el interruptor 52H1 se encuentra disponible 

para la normalización del servicio cuando sea requerido. 

viii. A las 00:00 horas del 25 de agosto, A solicitud de Codelco, y con la autorización del Coordinador 

Eléctrico Nacional, se procede a realizar una reconexión manual de prueba del interruptor 

52H2 con éxito, quedando el servicio recuperado.  

ix. A las 00:23 horas del 25 de agosto, A solicitud de Codelco, y con la autorización del Coordinador 

Eléctrico Nacional, se procede a realizar una reconexión manual de prueba del interruptor 

52H1 con éxito, quedando el servicio recuperado.  

x. A las 11:37 horas del 25 de agosto, Codelco indica que recorrió sus instalaciones y no encontró 

anormalidades, solicitando una reconexión manual de prueba. Con la autorización del 

Coordinador Eléctrico Nacional y en coordinación con Codelco, se procede a realizar una 

reconexión manual de prueba del interruptor 52H3 con éxito, quedando el servicio 

recuperado.  
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7. Esquemas de protección y control involucrados en la falla. 

a. Detalle de las protecciones operadas  

 

i. Paño H1 S/E Diego de Almagro, Línea Diego de Almagro – El Salvador (22:47 horas) 

Sistema 1, Protección SIEMENS 7SA61: Opera la función de sobrecorriente residual 67N, Fase 

C. 

Sistema 2, Protección GE D60: Opera la función de sobrecorriente residual 67N, Fase C. 

 

ii. Paño H3 S/E Diego de Almagro, Línea Diego de Almagro – Llanta 2 (22:47 horas) 

Sistema 1, Protección SIEMENS 7SA61: Opera la función de sobrecorriente residual 67N, Fase 

C. 

Sistema 2, Protección GE D60: Opera la función de sobrecorriente residual 67N, Fase C. 

 

iii. Paño H2 S/E Diego de Almagro, Línea Diego de Almagro – Llanta 1 (23:14 horas) 

Sistema 1, Protección SIEMENS 7SA61: Opera la función de sobrecorriente residual 67N, Fase 

A y C. 

Sistema 2, Protección GE D60: Opera la función de sobrecorriente residual 67N, Fase A. 

 

iv. Paño H1 S/E Diego de Almagro, Línea Diego de Almagro – El Salvador (23:39 horas) 

Sistema 1, Protección SIEMENS 7SA61: Opera la función de distancia residual 21N, Fase A y C. 

Sistema 2, Protección GE D60: Opera la función de sobrecorriente residual 67N, Fase A y C. 

 

 

b. Ajustes y características de las protecciones operadas. 

 (En archivos adjuntos). 

 

c. Registros de la falla. 

(En archivos adjuntos).  

 

d. Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control.  

Paño H1 de la S/E Diego de Almagro (22:47 horas): 

▪ Relé Siemens 7SA61: De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por 

este sistema, se observa un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, el cual es detectado 

por la función de sobrecorriente residual (67N), operando correctamente de acuerdo con sus 

ajustes en 380 ms para una corriente de falla aproximada de 830 A primarios. 

▪ Relé GE D60: De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por este 

sistema, se observa un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, el cual es detectado por 

la función de sobrecorriente residual (67N), operando correctamente de acuerdo con sus 

ajustes en 409 ms para una corriente de falla aproximada de 830 A primarios 

 

Paño H3 de la S/E Diego de Almagro (22:47 horas): 

▪ Relé Siemens 7SA61: De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por 

este sistema, se observa un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, el cual es detectado 

por la función de sobrecorriente residual (67N), operando correctamente en 380 ms para una 

corriente de falla aproximada de 810 A primarios, de acuerdo con sus ajustes. 

▪ Relé GE D60: De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por este 

sistema, se observa un cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, el cual es detectado por 
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la función de sobrecorriente residual (67N), operando correctamente en 409 ms de acuerdo 

con sus ajustes para una corriente de falla aproximada de 810 A primarios. 

 

Paño H2 de la S/E Diego de Almagro (23:14 horas): 

▪ Relé Siemens 7SA61: De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por 

este sistema, se observa un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, que evoluciona a un 

cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C, el cual es detectado por la función de 

sobrecorriente residual (67N), operando correctamente en 360 ms para una corriente de falla 

aproximada de 1580 A primarios, de acuerdo con sus ajustes. 

▪ Relé GE D60: De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por este 

sistema, se observa un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, el cual es detectado por 

la función de sobrecorriente residual (67N), operando correctamente en 360 ms de acuerdo 

con sus ajustes para una corriente de falla aproximada de 1580 A primarios. 

 

Paño H1 de la S/E Diego de Almagro (23:39 horas): 

▪ Relé Siemens 7SA61: De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por 

este sistema, se observa un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, que evoluciona a un 

cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C, el cual es detectado por la función de 

distancia residual (21N), operando correctamente en 400 ms, de acuerdo con sus ajustes.  

En este caso, la función de distancia arranca primero que la función de sobrecorriente residual, 

y dado la filosofía de este relé, se prioriza la operación de la función de distancia 21N sobre la 

67N. Dicho esto, la protección opera correctamente, ya que en este evento ocurre la situación 

descrita.   

▪ Relé GE D60: De las oscilografías, señales digitales y registros de eventos generados por este 

sistema, se observa un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, el cual es detectado por 

la función de sobrecorriente residual (67N), operando correctamente en 370 ms de acuerdo 

con sus ajustes para una corriente de falla aproximada de 1500 A primarios. 

 

 

8. Análisis conjunto de: 

a. Causas y consecuencias de la falla 

El día 24 de agosto de 2021 a las 22:47 horas, se produjo una desconexión forzada en el paño H1 y 

H3 de la S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – Llanta C2 y la línea 

110 kV Diego de Almagro – El Salvador, respectivamente. La desconexión se produjo por la 

operación de las protecciones de ambos paños, producto de un cortocircuito monofásico a tierra 

en la fase C, debido a una falla en instalaciones de terceros (Codelco). En todo momento, las 

instalaciones de Transelec se encontraban sin falla y posterior a la correcta actuación de las 

protecciones, se procede inmediatamente con el proceso de recuperación del servicio. 

Durante el proceso de recuperación de servicio, en forma posterior al cierre del interruptor del 

paño H1 de la S/E Diego de Almagro (23:10 horas), se produjo a las 23:14 horas la desconexión 

forzada del paño H2 de la S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – 

Llanta C1, por la operación de sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra 

en la fase A que evoluciona a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C, debido a una 

falla en instalaciones de terceros.  

Posteriormente, a las 23:39 horas, se produjo una desconexión forzada en el paño H1 de la S/E 

Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – El Salvador, por la operación de 

sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase A, que evoluciona a 

un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C, debido a una falla en instalaciones de terceros.  
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En todo momento, las instalaciones de Transelec se encontraban sin falla y posterior a la correcta 

actuación de las protecciones, se procede inmediatamente con el proceso de recuperación del 

servicio. 

Frente a cada evento, Transelec informa que sus paños asociados a las desconexiones se 

encontraban disponibles para la recuperación de servicio un minuto después de ocurridas las fallas. 

 

b. Actuación de los dispositivos de protección y control, 

De acuerdo con los antecedentes disponibles, las protecciones de los paños H1, H2 y H3 de la S/E 

Diego de Almagro, efectuaron la apertura correctamente de acuerdo con sus ajustes y corrientes 

de falla. 

c. Medidas o acciones adoptadas para mitigar los efectos de la falla y para normalización del 

suministro. 

i. Ver punto 6.b 

 

9. Reiteración de la falla según código de descripción en los últimos 24 meses 

 

Tabla 1 Fallas según código de descripción Paño H1 S/E Diego de Almagro. 

Nombre IF Instalación IF Fecha de la falla 

2021002399 S/E Diego de Almagro - Paño H1 24-08-2021 

2021002397 S/E Diego de Almagro - Paño H1 24-08-2021 

2021000429 S/E Diego de Almagro - Paño H1 09-02-2021 

2020002504 S/E Diego de Almagro - Paño H1 07-09-2020 

 

Tabla 2 Fallas según código de descripción Paño H2 S/E Diego de Almagro. 

Nombre IF Instalación IF Fecha de la falla 

2021002398 S/E Diego de Almagro - Paño H2 24-08-2021 

2021001471 S/E Diego de Almagro - Paño H2 25-05-2021 

2021000710 S/E Diego de Almagro - Paño H2 12-03-2021 

2021000691 S/E Diego de Almagro - Paño H2 12-03-2021 

2021000683 S/E Diego de Almagro - Paño H2 12-03-2021 

2020002503 S/E Diego de Almagro - Paño H2 07-09-2020 

2020001617 S/E Diego de Almagro - Paño H2 04-06-2020 

2020000954 S/E Diego de Almagro - Paño H2 21-03-2020 

2019002738 S/E Diego de Almagro - Paño H2 08-09-2019 

 

Tabla 3 Fallas según código de descripción Paño H3 S/E Diego de Almagro. 

Nombre IF Instalación IF Fecha de la falla 

2021002396 S/E Diego de Almagro - Paño H3 24-08-2021 

2021000976 S/E Diego de Almagro - Paño H3 29-03-2021 

2021000505 S/E Diego de Almagro - Paño H3 18-02-2021 
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Nombre IF Instalación IF Fecha de la falla 

2021000372 S/E Diego de Almagro - Paño H3 03-02-2021 

2020001684 S/E Diego de Almagro - Paño H3 11-06-2020 

2020001654 S/E Diego de Almagro - Paño H3 09-06-2020 

2020001618 S/E Diego de Almagro - Paño H3 04-06-2020 

2020001077 S/E Diego de Almagro - Paño H3 31-03-2020 

2020000781 S/E Diego de Almagro - Paño H3 10-03-2020 

2020000223 S/E Diego de Almagro - Paño H3 25-01-2020 

2019002817 S/E Diego de Almagro - Paño H3 19-09-2019 

2019002795 S/E Diego de Almagro - Paño H3 14-09-2019 

 

 

10. Cantidad de fallas de la instalación en los últimos 24 meses. 

 

Tabla 4 Fallas según código de descripción Paño H1 S/E Diego de Almagro. 

Nombre IF Instalación IF Fecha de la falla 

2021002399 S/E Diego de Almagro - Paño H1 24-08-2021 

2021002397 S/E Diego de Almagro - Paño H1 24-08-2021 

2021000429 S/E Diego de Almagro - Paño H1 09-02-2021 

2020002504 S/E Diego de Almagro - Paño H1 07-09-2020 

 

Tabla 5 Fallas según código de descripción Paño H2 S/E Diego de Almagro. 

Nombre IF Instalación IF Fecha de la falla 

2021002398 S/E Diego de Almagro - Paño H2 24-08-2021 

2021001471 S/E Diego de Almagro - Paño H2 25-05-2021 

2021000710 S/E Diego de Almagro - Paño H2 12-03-2021 

2021000691 S/E Diego de Almagro - Paño H2 12-03-2021 

2021000683 S/E Diego de Almagro - Paño H2 12-03-2021 

2020002503 S/E Diego de Almagro - Paño H2 07-09-2020 

2020001617 S/E Diego de Almagro - Paño H2 04-06-2020 

2020000954 S/E Diego de Almagro - Paño H2 21-03-2020 

2019002738 S/E Diego de Almagro - Paño H2 08-09-2019 

 

Tabla 6 Fallas según código de descripción Paño H3 S/E Diego de Almagro. 

Nombre IF Instalación IF Fecha de la falla 

2021002396 S/E Diego de Almagro - Paño H3 24-08-2021 

2021000976 S/E Diego de Almagro - Paño H3 29-03-2021 

2021000505 S/E Diego de Almagro - Paño H3 18-02-2021 

2021000372 S/E Diego de Almagro - Paño H3 03-02-2021 
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Nombre IF Instalación IF Fecha de la falla 

2020001684 S/E Diego de Almagro - Paño H3 11-06-2020 

2020001654 S/E Diego de Almagro - Paño H3 09-06-2020 

2020001618 S/E Diego de Almagro - Paño H3 04-06-2020 

2020001077 S/E Diego de Almagro - Paño H3 31-03-2020 

2020000781 S/E Diego de Almagro - Paño H3 10-03-2020 

2020000223 S/E Diego de Almagro - Paño H3 25-01-2020 

2019002817 S/E Diego de Almagro - Paño H3 19-09-2019 

2019002795 S/E Diego de Almagro - Paño H3 14-09-2019 

 

11. Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla: 

No aplica. Falla en instalaciones de terceros. 

 

12. Proposición del propietario respecto al origen de la falla. 

Externa (Fuerza Mayor). 

 

13. Acciones correctivas de corto y largo plazo en caso de comportamiento erróneo de instalaciones. 

No aplica. El comportamiento de las instalaciones fue correcto. 

 

14. Códigos según DO N° 0815/2014. 

 Código Descripción 

FENOMENO_FISICO_ID OPE6 Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros o en otro 

segmento 

ELEMENTO_ID TX2 Conductores 

FENOMENO_ELECTRICO_ID PR67N Protección de sobrecorriente temporizada residual 

MODO_ID 13 Opera según lo esperado 

 

15. Identificación de la empresa propietaria. 

 Datos de la empresa 

Nombre de la empresa propietaria u operadora Transelec S.A. 

Rut 76.555.400-4 

Representante Legal Andrés Kuhlmann 

Dirección Orinoco 90, piso 14, Las Condes, Santiago 

 

16. Otros antecedentes que la empresa considere relevantes para el análisis y respaldo de las 

conclusiones. 

▪ En el Anexo 1, se adjunta el diagrama unilineal de las instalaciones involucradas en la falla. 

▪ En el Anexo 2, se adjuntan los registros oscilográficos y señales digitales generados por las 

protecciones operadas. 

▪ En el Anexo 3 se adjuntan los registros de eventos generados por las protecciones operadas. 

▪ En el Anexo 4 y Anexo 5, se adjunta la documentación asociada a la causal de fuerza mayor de la 

desconexión. 
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Anexo 1: Diagrama unilineal 

Figura 1: Diagrama unilineal de las instalaciones involucradas en la falla. 

 

 

Figura 2: Diagrama unilineal de las instalaciones de Transelec. 

 

H3 H2 H1

Llanta

Potrerillos El Salvador

Tap El Salvador

Maitencillo 110 kV



 

 
Gerencia Gestión de Redes 

Sistemas Eléctricos 

 

 10 

Anexo 2: Registro oscilográfico, señales digitales, y eventos 

Figura 3: Registro de oscilografías y señales digitales, Sistema 1 de paño H1 en S/E Diego de Almagro, 

protección Siemens 7SA61 

(24-08-2021 a las 22:47 horas UTC-4; desconexión forzada por falla en instalaciones de terceros) 
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Figura 4: Registro de oscilografías y señales digitales, Sistema 2 de paño H1 en S/E Diego de Almagro, 

protección GE D60 

(24-08-2021 a las 22:47 horas UTC-4; desconexión forzada por falla en instalaciones de terceros) 
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Figura 5: Registro de oscilografías y señales digitales, Sistema 1 del paño H3 en S/E Diego de Almagro, 

protección Siemens 7SA61 

(24-08-2021 a las 22:47 horas UTC-4; desconexión forzada por falla en instalaciones de terceros) 

 
 

 

 

  



 

 
Gerencia Gestión de Redes 

Sistemas Eléctricos 

 

 13 

Figura 6: Registro de oscilografías y señales digitales, Sistema 2 del paño H3 en S/E Diego de Almagro, 

protección GE D60 

(24-08-2021 a las 22:47 horas UTC-4; desconexión forzada por falla en instalaciones de terceros) 
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Figura 7: Registro de oscilografías y señales digitales, Sistema 1 del paño H2 en S/E Diego de Almagro, 

protección Siemens 7SA61 

(24-08-2021 a las 23:14 horas UTC-4; desconexión forzada por falla en instalaciones de terceros) 
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Figura 8: Registro de oscilografías y señales digitales, Sistema 2 del paño H2 en S/E Diego de Almagro, 

protección GE D60 

(24-08-2021 a las 23:14 horas UTC-4; desconexión forzada por falla en instalaciones de terceros) 
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Figura 9: Registro de oscilografías y señales digitales, Sistema 1 de paño H1 en S/E Diego de Almagro, 

protección Siemens 7SA61 

(24-08-2021 a las 23:39 horas UTC-4; desconexión forzada por falla en instalaciones de terceros) 
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Figura 10: Registro de oscilografías y señales digitales, Sistema 2 de paño H1 en S/E Diego de Almagro, 

protección GE D60 

(24-08-2021 a las 23:39 horas UTC-4; desconexión forzada por falla en instalaciones de terceros) 

 
 

 

 

 



 

 
Gerencia Gestión de Redes 

Sistemas Eléctricos 

 

 18 

Anexo 3: Registro de eventos 

Figura 11: Registro de eventos, paño H1 en S/E Diego de Almagro, protección Siemens 7SA61 

(24-08-2021 a las 22:47 horas UTC-4; secuencia de eventos tras falla en instalaciones de terceros) 
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Figura 12: Registro de eventos, paño H1 en S/E Diego de Almagro, protección GE D60 

(24-08-2021 a las 22:47 horas UTC-4; secuencia de eventos tras falla en instalaciones de terceros) 
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Figura 13: Registro de eventos, paño H3 en S/E Diego de Almagro, protección Siemens 7SA61 

(24-08-2021 a las 22:47 horas UTC-4; secuencia de eventos tras falla en instalaciones de terceros) 
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Figura 14: Registro de eventos, paño H3 en S/E Diego de Almagro, protección GE D60 

(24-08-2021 a las 22:47 horas UTC-4; secuencia de eventos tras falla en instalaciones de terceros) 
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Figura 15: Registro de eventos, paño H2 en S/E Diego de Almagro, protección Siemens 7SA61 

(24-08-2021 a las 23:14 horas UTC-4; secuencia de eventos tras falla en instalaciones de terceros) 
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Figura 16: Registro de eventos, paño H2 en S/E Diego de Almagro, protección GE D60 

(24-08-2021 a las 23:14 horas UTC-4; secuencia de eventos tras falla en instalaciones de terceros) 

 
  



 

 
Gerencia Gestión de Redes 

Sistemas Eléctricos 

 

 24 

 

Figura 17: Registro de eventos, paño H1 en S/E Diego de Almagro, protección Siemens 7SA61 

(24-08-2021 a las 23:39 horas UTC-4; secuencia de eventos tras falla en instalaciones de terceros) 

 
  



 

 
Gerencia Gestión de Redes 

Sistemas Eléctricos 

 

 25 

Figura 18: Registro de eventos, paño H1 en S/E Diego de Almagro, protección GE D60 

(24-08-2021 a las 23:39 horas UTC-4; secuencia de eventos tras falla en instalaciones de terceros) 
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Anexo 4: Informe de interrupción de suministro 

1. Información de la interrupción 

 

Causa de la interrupción OPE6 Fallas en instalaciones de terceros o en otro segmento 

Instalación ID 

ID 2468 Paño H1 S/E Diego de Almagro. 

ID 2472 Paño H2 S/E Diego de Almagro. 

ID 2461 Paño H3 S/E Diego de Almagro. 

Propietario de la instalación o 

equipo donde ocurrió la falla 
Transelec S.A. 

Rut propietario instalación o 

equipo 
76.555.400-4 

Nombre de la instalación asociada 

Línea 110 kV Diego de Almagro – Llanta 1 (Paño H2). 

Línea 110 kV Diego de Almagro – Llanta 2 (Paño H3). 

Línea 110 kV Diego de Almagro – El Salvador (Paño H1). 

Punto de falla n° (corresponde al de 

infraestructura Gx Tx) 

Falla en instalaciones de terceros. 

Operación de protecciones de los paños H1, H2 y H3 de la S/E 

Diego de Almagro, por falla en instalaciones de terceros 

(Codelco). 

Dispositivo operado (id dispositivo 

de infraestructura Gx Tx) 

ID 1555 relé SIEMENS 7SA61 e ID1556 relé GE D60 (Paño H1 S/E 

Diego de Almagro). 

ID 1559 relé SIEMENS 7SA61 e ID1560 relé GE D60 (Paño H2 S/E 

Diego de Almagro). 

ID 11011 relé SIEMENS 7SA61 e ID11012 relé GE D60 (Paño H3 

S/E Diego de Almagro). 

Comunas afectadas (corresponde 

al "código único territorial (cut)" 

determinado por la subsecretaria 

de desarrollo regional) 

Las instalaciones y las zonas afectadas se ubican en la Región de 

Atacama, Provincia Chañaral, comuna de Diego de Almagro, 

código de comuna 3202. 

Cantidad clientes afectados (es la 

suma de todos los clientes de los n 

bloques de reposición de la 

interrupción) 

Falla en instalaciones de terceros. 

Fecha y hora inicio interrupción 

[dd/mm/aaaa hh/mm/ss] 

24-08-2021 a las 22:47 horas. 

Se pierden aproximadamente 40 MW de consumo libre. Las 

instalaciones de Transelec se encuentran disponibles para 

recuperar al servicio a las 22:48 horas. 

  

24-08-2021 a las 23:14 horas. 

Se pierden aproximadamente 26 MW de consumo libre. Las 

instalaciones de Transelec se encuentran disponibles para 

recuperar al servicio a las 23:15 horas.  
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Fecha y hora termino interrupción 

(corresponderá al horario de la 

última reposición por bloque) 

[dd/mm/aaaa hh/mm/ss) 

25-08-2021 a las 00:00 horas. 

Se recupera el servicio perdido a las 22:47 horas del día 24 de 

agosto. 

 

25-08-2021 a las 00:23 horas. 

Se recupera el servicio perdido a las 23:14 horas del día 24 de 

agosto. 

2. Descripción de la interrupción 

2.1. Descripción de los hechos y de las circunstancias 

 

El día 24 de agosto de 2021 a las 22:47 horas, se produjo una desconexión forzada en el 

paño H1 y H3 de la S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – 

Llanta C2 y la línea 110 kV Diego de Almagro – El Salvador, respectivamente. La desconexión 

se produjo por la operación de las protecciones de ambos paños, producto de un 

cortocircuito monofásico a tierra en la fase C, debido a una falla en instalaciones de terceros 

(Codelco). En todo momento, las instalaciones de Transelec se encontraban sin falla y 

posterior a la correcta actuación de las protecciones, se procede inmediatamente con el 

proceso de recuperación del servicio. 

Durante el proceso de recuperación de servicio, en forma posterior al cierre del interruptor 

del paño H1 de la S/E Diego de Almagro (23:10 horas), se produjo a las 23:14 horas la 

desconexión forzada del paño H2 de la S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV 

Diego de Almagro – Llanta C1, por la operación de sus protecciones, producto de un 

cortocircuito monofásico a tierra en la fase A que evoluciona a un cortocircuito bifásico a 

tierra entre las fases A y C, debido a una falla en instalaciones de terceros.  

Posteriormente, a las 23:39 horas, se produjo una desconexión forzada en el paño H1 de la 

S/E Diego de Almagro, asociado a la línea 110 kV Diego de Almagro – El Salvador, por la 

operación de sus protecciones, producto de un cortocircuito monofásico a tierra en la fase 

A, que evoluciona a un cortocircuito bifásico a tierra entre las fases A y C, debido a una falla 

en instalaciones de terceros.  

En todo momento, las instalaciones de Transelec se encontraban sin falla y posterior a la 

correcta actuación de las protecciones, se procede inmediatamente con el proceso de 

recuperación del servicio. 

Frente a cada evento, Transelec informa que sus paños asociados a las desconexiones se 

encontraban disponibles para la recuperación de servicio un minuto después de ocurridas 

las fallas. 

 

2.2. Elementos mínimos requeridos que acreditan imprevisibilidad (según R.Ex. N° 15704/2016) 

 

De acuerdo a lo indicado en la legislación vigente respecto del requisito imprevisibilidad es 

aquel mediante el cual mi representada no posee capacidad técnica o fáctica de prever la 

ocurrencia del evento. En particular, el evento que dio origen a la falla de Transelec 

correspondió a una falla en instalaciones de terceros, cuyas consecuencias produjeron la 

desconexión en las instalaciones de mi representada. Al respecto, Transelec no puede 

hacerse cargo ni prever en particular este tipo de eventos de terceros con consecuencias en 

las instalaciones de Transelec. 

2.3. Elementos mínimos requeridos que acreditan irresistibilidad (según R.Ex. n° 15704/2016) 
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En cuanto a la irresistibilidad de hecho, como aquella circunstancia que no se ha podido 

evitar su acaecimiento y/o sus consecuencias, es del caso indicar que la desconexión de 

Transelec se debió a un cortocircuito ocurrido en instalaciones de terceros, dicha acción 

no es resistible por parte de mi representada al no existir opciones dentro de la esfera de 

control de Transelec para poder evitar dicha acción y sus posteriores consecuencias. 

 

2.4. Elementos mínimos requeridos que acreditan exterioridad (según R.Ex. n° 15704/2016) 

 

Finalmente, la causa de la falla se debió a un hecho ajeno, en instalaciones de terceros, 

donde no existe control alguno por parte de Transelec respecto de aquellas instalaciones, 

y sin haber contribuido de forma alguna en la ocurrencia de dicha falla. En consecuencia, 

la desconexión de Transelec se debe en un 100% a un acto realizado por un tercero. 
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Anexo 5: Anexo de probatorios 

 

Causa: OPE6 Fallas en instalaciones de terceros o en otro segmento 

1. Secuencia de operación de protecciones, incluyendo un informe técnico (cómo operaron 

las protecciones y cómo debieron haber operado). 

 

Ver sección 7.d. 

 

2. Falla corresponde a la misma empresa propietaria, pero en distinto segmento (SI/NO). 

NO. 

 

 



                                                            Isidora Goyenechea 3477, Piso 21 Las Condes / 

Santiago / Chile www.ellaima.cl 

 

 
INFORME DE FALLA 

Interruptores 52H01, H03, H04, H12 y H13 23 KV PV Salvador  
 
24 de Agosto 2021 
 

 
1. Antecedentes: 
 

En relación con la apertura de los Interruptores 52H01, H03, H04, H12 y H13 en 
PV Salvador el día 24 de Agosto de 2021 a las 22:48 horas se detalla lo 
siguiente: 

• PV Salvador se encontraba sin inyección a la red al momento que 

ocurre la falla en línea Diego de Almagro-Salvador. 
• La protección del 52H01, actúo por la subtension trifásica en la 

línea Diego de Almagro-Salvador. 

• Protecciones de media tensión asociadas a circuitos H03, H04, 

H12 y H13 actúan detectando falla a tierra no direccional etapa alta. 
• PV Salvador queda sin alimentación de energía por parte de la 

línea 110 KV Diego de Almagro-Salvador. 
 
 

  1.1 Diagramas 

- Diagrama Unilineal 23 KV PV Salvador 

 

 
2. Descripción de la Falla. 

 
A las 22:48 Hrs, se produce apertura intempestiva del interruptor de alta tensión y 
de los interruptores de media tensión 52H01, H03, H04, H12 y H13 de PV Salvador. 

http://www.ellaima.cl/
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Las protecciones de media tensión asociadas a los circuitos operaron por la 
detección de falla a tierra no direccional, mientras que la protección de media 
tensión 52H01 opero por subtension trifásica, la que fue provocada por falla en SE 
Salvador que implicó la apertura total de los cuatros circuitos 

 
 

3. Registros oscilográficos y de eventos relacionados con la operación 
de las protecciones REF615, de Interruptores 52H01, H03, H04, H12 y 
H13, horario UTC-0. 

 
Protección REF615 de 52H01 

 

 

Protección REF615 de 52H03 
EVENTOS 

 

 

OSCILOGRAFIA 
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Protección REF615 de 52H04 
EVENTOS 

 

 

OSCILOGRAFIA 

 

 

Protección REF615 de 52H12 
EVENTOS 

 

 

OSCILOGRAFIAS 
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Protección REF615 de 52H13 
EVENTOS 

 

 

OSCILOGRAFIAS 

 

 

 
 

4. Análisis del comportamiento de las protecciones: 
  

De acuerdo con los eventos y oscilografía extraídas de las protecciones asociadas, 
se puede decir que, la falla en la SE Salvador, trajo como consecuencia una falla 
por subtension en el interruptor de media tensión y una falla a tierra no direccional 
en los interruptores de los circuitos de media tensión en las instalaciones de PV 
Salvador. 
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