
Estudio para análisis de falla EAF 270/2021 

“Falla en la línea 110 kV Río Toltén - Cunco” 

Fecha de Emisión: 04-10-2021 

 
 
 
 

1. Descripción general de la interrupción 

 

     a.   Fecha y Hora de la falla 

Fecha 11/09/2021 

Hora 19:19 

Consumos desconectados (MW) 5.29 

Demanda previa del sistema (MW) 9670.58 

Porcentaje de desconexión 0.05% 

Calificación Apagón No aplica (porcentaje de desconexión < 10%) 

 

      b. Identificación instalación afectada 

Nombre de la instalación Río Toltén – Cunco 110 kV / LT013CI1TR01T019ST01T019 

Tipo de instalación Línea 

Tensión nominal 110 kV 

Segmento Transmisión dedicada 

Propietario instalación fallada Transmisora Valle Allipén S.A.   

RUT 76.352.539-2 

Representante Legal Diego Hollweck (*) 

Dirección Cerro El Plomo 5680, Of.1202, Las Condes. 
 

(*) Datos correspondientes al Gerente General de la empresa propietaria del elemento afectado, obtenidos de la plataforma REUC 
del Coordinador, no fueron remitidos los datos correspondientes al Representante Legal. 

       c. Identificación del elemento fallado 

Nombre del elemento fallado Río Toltén – Cunco 110 kV / LT013CI1TR01T019ST01T019 

Propietario elemento fallado Transmisora Valle Allipén S.A.   

RUT 76.352.539-2 

Representante Legal Diego Hollweck (*) 

Dirección Cerro El Plomo 5680, Of.1202, Las Condes. 
    

(*) Datos correspondientes al Gerente General de la empresa propietaria del elemento fallado, obtenidos de la plataforma REUC 
del Coordinador, no fueron remitidos los datos correspondientes al Representante Legal. 

 



   d.1 Origen y causa de la falla 

Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén y 52H1 de S/E 
Cunco, correspondientes a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por medio de la operación de la 
protección diferencial de dicha línea (87L). 

La empresa Transmisora Valle Allipén S.A. declara que la falla fue a causa del contacto de rama que 
se encontraba apoyada sobre las fases “A” y “B” de la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, entre las 
estructuras 452 y 452b, debido a temporal en la zona con condiciones de lluvia y vientos adversos. 

      d.2 Fenómeno Físico: 

CLI2: Objeto llevado por el viento hacia los conductores. 

      d.3 Reiteración: 

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Sí se han producido fallas en la misma 
instalación por el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 198-2020). 

Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: No se han producido fallas en 
instalaciones del mismo propietario con el mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses 
móviles. 

  Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: Se han producido 3 fallas 
en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles (EAF 072-2020, EAF 198-
2020 y EAF 244-2021). 

      d.4 Fenómeno eléctrico 

PR87L: Protección diferencial de línea. 

      e.  Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla 

El elemento involucrado en el evento en cuestión corresponde a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, 
que según lo informado por el propietario en la plataforma Infotécnica del Coordinador, esta línea 
cuenta con conductores AAAC, con una longitud total de aproximadamente 51.2 km, y su puesta en 
servicio fue en el año 2016. 

La empresa Transmisora Valle Allipén S.A. sólo presenta, como parte de los probatorios requeridos 
para el fenómeno físico declarado, el registro fotográfico donde se evidencia el tipo de elemento 
arrastrado por el viento, faltando el siguiente antecedente: 

• Informe público y conocido donde se acredite la condición del viento. 

 

Por otra parte, la empresa Transmisora Valle Allipén S.A., no presenta los mantenimientos realizados 
a la línea 110 kV Río Toltén – Cunco durante los últimos 24 meses. 

 

      f.   Ubicación urbana o rural según DS 327/1997 

Subestación Alimentador Comuna Densidad Descripción 

Cunco 

52E1 San Ramón Cunco D1 Muy baja 
52E1 San Ramón Freire D2 Baja 
52E1 San Ramón Vilcún D1 Muy baja 

52E2 Las Hortensias Cunco D1 Muy baja 
52E2 Las Hortensias Melipeuco D1 Muy baja 
52E2 Las Hortensias Lonquimay D1 Muy baja 

 
     - Según lo informado por la empresa Frontel S.A. 

 



      g.   Proposición del propietario respecto del origen de la falla 

No informado. 

      h.   Comuna donde se presenta la falla 

9103: Cunco. 

      i.   Fecha de entrega de la información al Coordinador 

Coordinado 
Informe de 48 horas 

(13-09-2021) 
Informe de 5 días 

(17-09-2021) 

Transmisora Valle Allipén S.A. 12-09-2021 13-09-2021 

Empresa Eléctrica Carén S.A. 11-09-2021 13-09-2021 

Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Frontel S.A.) 12-09-2021 21-09-2021 

 

2. Descripción del equipamiento afectado 

a. Sistema de Generación 

Central Unidad Pérdida de Generación (MW) H. Desconexión H. Normalización (*) 

Carilafquén 2 5.50 19:19 00:30  

Malalcahuello 1 2.00 19:19 01:40 (**) 

Malalcahuello 2 3.40 19:19 01:48 (**) 
                  

                                                           Total: 10.90 MW 

- Los montos y los horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Eléctrica Carén S.A. 

- (*) Horarios correspondientes al día 12-09-2021. 

- (**) Según registro histórico del sistema SCADA del Coordinador. 

 

b. Sistema de Transmisión 

Elemento Afectado Segmento Tramo Hora Desc. Hora Norm. 

Río Toltén – Cunco 110 kV ST Dedicado Río Toltén – Cunco 110 kV C1 19:19 23:28 
 

- Los horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Transmisora Valle Allipén S.A. 

c. Consumos 

Sub-
Estación 

Alimentador 
/ Paño 

Comuna 
Pérdida de 

Consumo (MW) 

% 
consumo 
pre-falla 

Clientes 
Afectados 

H. 
Desc. 

H. 
Dispon. 

H. 
Norm. 

Cunco 
San 

Ramón/E1 
Cunco, Freire y 

Vilcún 
0.54 0.006 1454 19:19 23:29 23:29 

Cunco 
Las 

Hortensias/E2 
Cunco, Lonquimay y 

Melipeuco. 
4.75 0.049 9170 19:19 23:29 23:29 

                  Total:     5.29 MW      0.055%    10624         

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A. 

 

 



3. Estimación de la energía no suministrada 
 

Sub-
Estación 

Alimentador / 
Paño 

Empresa Tipo de 
Cliente 

Pérdida de Consumo 
(MW) 

Tiempo 
Indispon. (h) 

Tiempo Desc. 
(h) 

ENS 
(MWh) 

Cunco San Ramón/E1 FRONTEL Regulado 0.54 4.17 4.17 2.25 

Cunco Las Hortensias/E2 FRONTEL Regulado 4.75 4.17 4.17 19.79 
 

Clientes Regulados : 22.04 MWh 

Clientes Libres : 0.00 MWh 

Total : 22.04 MWh 
 

- Los montos y horarios señalados corresponden a lo informado por la empresa Frontel S.A. 

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real. 

 

No existen diferencias entre la recuperación real respecto del horario de disponibilidad de la barra 23 
kV de la S/E Cunco.  

 

- Velocidad promedio de recuperación. 

Rango Potencia (MW) Tiempo recuperación 
(h) 

Velocidad de 
recuperación (MW/h) 

Primer 80 % 4.23 4.17 1.02 

Último 20 % 1.06 4.17 0.25 

100 % Total 5.29 4.17 1.27 

 

 

 



4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla 

Demanda del sistema previo a la falla:  9670.58 MW 

Regulación de Frecuencia 

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Andina (CTA), 
Angamos (ANG1 y ANG2), Candelaria (U1 y U2), Cochrane (CCH1 y CCH2), Hornitos (CTH), Kelar 
(TG2), Mejillones (CTM1 y CTM3), Norgener (NTO1 y NTO2), Quintero (U2) y Tocopilla (U14 y U15). 

Operación Programada 

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 11 de septiembre de 
2021. 

Operación Real 

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 11 de septiembre de 2021. 

Movimiento de centrales e informe diario del CDC 

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 
11 de septiembre de 2021. 

Mantenimientos 

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 11 de 
septiembre de 2021. 

Estado y configuración previo a la falla 

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la 
desconexión forzada, con las siguientes particularidades. 

• La unidad N°1 de la central Carilafquén se encontraba fuera de servicio. 

• La función de reconexión automática (79) de la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, se 
encontraba bloqueada (por condición operacional). 

Otros antecedentes relevantes 

Según lo informado por la empresa Transmisora Valle Allipén S.A.: 

“A las 19:19 horas del 11-09-2021 se produce salida intempestiva de la instalación línea 110 kV Tap 

Off Río Toltén – Cunco, propietaria del coordinado Transmisora Valle Allipén, debido a contacto de 

elemento (rama de árbol) con fase A y B de la línea, produciendo acortamiento de la distancia de 

aislamiento entre las fases, lo anterior debido a temporal en la zona con condiciones de lluvia y 

vientos adversos, provocando la actuación de la protección diferencial de línea. 

La distancia aproximada de la falla fue de 3.3 Km desde la S/E Cunco. 

Sobre la desconexión de las centrales hidroeléctricas Carilafquén y Malalcahuello propiedad del 

coordinado Eléctrica Carén, se concluye que la operación fue correcta, pues dichas unidades no 

tienen capacidad de operar en modo isla al producirse falla en instalación de terceros. Se debe 

mencionar que la prueba de estanqueidad por desconexión intempestiva de ambas tuberías de 

aducción fue exitosa, la cual se realizó por tres horas desde el momento de estabilizar flujo de agua 

en la chimenea hidráulica.” 

 

 



Según lo informado por la empresa Frontel S.A.: 

“Es importante resaltar que los tiempos de recuperación de consumos para este evento se prolongaron 

por no poder hacer traspaso en red MT con SE Licanco, ya que, anterior a este evento estaba fuera de 

servicio por falla línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 y recuperar consumos por SE Licanco significaba 

sobrecargar la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°1.” 

 

Acciones preventivas y/o correctivas 

a) La instalación afectada no cuenta con un plan de acción u otro tipo de mantenimiento en curso. 

b) Acciones correctivas a corto plazo:  

o La empresa Transmisora Valle Allipén S.A. indica lo siguiente: 

“Mantener constante supervisión y chequeos periódicos en la línea 110 kV Tap Off Río Toltén - 
Cunco y equipos de las instalaciones donde ocurrió la falla. Constantemente el coordinado 
Transmisora Valle Allipén se encuentra realizando trabajos de poda, roce, corte de pasto y 
chipeo en franja de servidumbre de la línea 110 kV Tap Off Río Toltén – Cunco.” 

o La empresa Frontel S.A. indica: “No hay”. 

c) Acciones correctivas a largo plazo:  

o La empresa Transmisora Valle Allipén S.A. no indica a acciones correctivas a largo plazo. 

o La empresa Frontel S.A. no indica acciones correctivas a largo plazo. 

 

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla 

 

 



 

 

5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos 
 

Hora Involucrado Evento 

19:19 
Transmisora 
Valle Allipén 

Apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén y 52H1 de S/E 
Cunco, correspondientes a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por medio de la operación 
de la protección diferencial de dicha línea (87L).  

19:19+ Eléctrica Carén Desconexión intempestiva de la unidad N°2 de la central Carilafquén. 

19:19+ Eléctrica Carén Desconexión intempestiva de ambas unidades de la central Malalcahuello. 

- Las horas señaladas corresponden a lo informado por las empresas Transmisora Valle Allipén S.A., Eléctrica Carén S.A. y 
Frontel S.A. 

 

 

 

 



6. Normalización del servicio 
 

Fecha Involucrado Hora Acción 

11-09-2021 Frontel 19:19 
Se informa al CDC del Coordinador Eléctrico Nacional, a distribuidora FRONTEL 
y se recopilan antecedentes con Latín America Power (LAP). 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

20:01 
Luego de revisión de alarmas y eventos en SCADA, se coordina con personal 
contratista la revisión de la línea a 3.3 km desde S/E Cunco, dato obtenido a 
través del despacho de STS. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

21:33 
Brigada de emergencia de LAP, con apoyo de personal de emergencia de STS, 
encuentran causa de la falla. Esta corresponde a rama de árbol entre las fases 
A y B, entre las estructuras 452 y 452b de la línea. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

22:00 
Se coordina con STS la apertura manual del desconectador 89H1-2 de S/E 
Cunco para despejar línea 110 kV Río Toltén - Cunco. 

11-09-2021 Frontel 22:01 
Apertura manual del interruptor 52H2 de S/E Cunco, correspondiente a la 
línea 110 kV Cunco – Melipeuco, por maniobras de recuperación en 
coordinación con LAP. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

22:03 
Apertura manual del interruptor 52H1 de S/E Melipeuco, correspondiente a la 
línea 110 kV Cunco – Melipeuco. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

22:07 
Apertura manual del interruptor 52E1 de S/E Melipeuco para aislar la línea 23 
kV Melipeuco – Carén Bajo. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

22:50 
Apertura manual de los desconectadores 89H1-1 y 89H1-2 en S/E Tap Off Río 
Toltén. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

22:52 
En coordinación con STS, se procede con el cierre manual del desconectador 
89H1-2T en S/E Tap Off Río Toltén. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

23:02 

En coordinación con STS, se realiza cierre manual del desconectador 89H1-3T 
en S/E Cunco, con esto se dan por finalizadas las maniobras de despeje de la 
línea 110 kV Tap Off Río Toltén – Cunco para el retiro seguro del elemento en 
la instalación. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

23:16 
Se confirma retirado elemento (rama de árbol) desde línea 110 kV Tap Off Río 
Toltén – Cunco. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

23:17 
En coordinación con STS se realiza la apertura manual del desconectador 
89H1-3T en S/E Cunco. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

23:20 
Se procede con la apertura manual del desconectador 89H1-2T en S/E Tap Off 
Río Toltén. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

23:23 
Se confirma con personal de LAP el cierre de los desconectadores 89H1-1 y 
89H1-2 en S/E Tap Off Río Toltén. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

23:25 
En coordinación con STS, se realiza cierre manual del desconectador 89H1-2 
en S/E Cunco. 

11-09-2021 Frontel 23:26 
Apertura manual de los interruptores 52HT1 y 52ET1 de S/E Cunco por 
maniobras de recuperación. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

23:28 
Cierre manual del interruptor 52H1 de S/E Río Toltén. Se energiza en vacío la 
línea 110 kV Río Toltén – Cunco. 

11-09-2021 Frontel 23:28 
Cierre manual del interruptor 52H1 de S/E Cunco. Se normaliza la topología 
de la línea 110 kV Río Toltén – Cunco. 

11-09-2021 Frontel 23:29 
Cierre manual del interruptor 52HT1 de S/E Cunco. Se energiza en vacío el 
transformador 110/23 kV de dicha subestación. 

11-09-2021 Frontel 23:29 
Cierre manual del interruptor 52ET1 de S/E Cunco. Se energiza la barra 23 kV 
y se recupera la totalidad de los consumos afectados. 

11-09-2021 Frontel 23:58 
Cierre manual del interruptor 52H2 de S/E Cunco. Se energiza en vacío la 
línea 110 kV Cunco – Melipeuco. 

11-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

23:59 
Cierre manual del interruptor 52H1 de S/E Melipeuco. Se normaliza la 
topología de la línea 110 kV Cunco – Melipeuco. 

12-09-2021 
Transmisora 
Valle Allipén 

00:02 
Cierre manual del interruptor 52E1 de S/E Melipeuco, correspondiente a la 
línea 23 kV Melipeuco – Carén Bajo. 



Fecha Involucrado Hora Acción 

12-09-2021 Eléctrica Carén 00:30 

Se informa al CDC finalizadas las pruebas de estanqueidad para las centrales 
Carilafquén y Malalcahuello, con resultados satisfactorios. A su vez, se 
coordina autorización para entrar en servicio con ambas centrales. La unidad 
N°2 de la central Carilafquén queda disponible. 

12-09-2021 Eléctrica Carén 
01:40 

(*) 
Se sincroniza la unidad N°1 de la central Malalcahuello con el SEN. 

12-09-2021 Eléctrica Carén 
01:48 

(*) 
Se sincroniza la unidad N°2 de la central Malalcahuello con el SEN. 

 

- Las fecha y las horas señaladas corresponden a lo informado por las empresas Transmisora Valle Allipén S.A., Eléctrica 
Carén S.A. y Frontel S.A. 

- (*) Según registro histórico del sistema SCADA del Coordinador. 

 
 
 
 
 

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control 
 

Apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén y 52H1 de S/E Cunco, 
correspondientes a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por medio de la operación de la protección 
diferencial de dicha línea (87L). 

La empresa Transmisora Valle Allipén S.A. declara que la falla fue a causa del contacto de rama que 
se encontraba apoyada sobre las fases “A” y “B” de la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, entre las 
estructuras 452 y 452b, debido a temporal en la zona con condiciones de lluvia y vientos adversos. 

A raíz del evento en cuestión resultaron afectados 5.29 MW de consumos abastecidos desde la barra 
23 kV de S/E Cunco. Además, resultaron afectados 10.9 MW de generación de las centrales 
Carilafquén y Malalcahuello. 

 

 

Apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén y 52H1 de S/E 

Cunco, correspondientes a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco. 

 
Extremo S/E Cunco. Relé Siemens 7SL87 (Sistema 2) 
 

 

 



 

 
 

En el registro oscilográfico se aprecian sobrecorrientes y detrimento de las tensiones en las fases “A” 
y “B”, lo que da cuenta de la presencia de una falla bifásica en dichas fases. En relación con las 
señales digitales, se registra la activación del elemento diferencial de línea 
(Ln1_87L_Group_indicat_Pickup_general… = 1), la emisión de la señal de aceleración hacia el 
extremo remoto (Ln1_21POTT_85_21Perm.over_Send_general… = 1), la recepción de la señal de 
aceleración desde el extremo remoto (Ln1_21POTT_Rec_bin.sig.1_Receive_general… = 1) y la 
consecuente operación de la protección (Ln1_21POTT_85_21Perm.over_Operate_general… = 1). 
 
Se presenta a continuación el registro secuencial de eventos de la protección: 
 

Fecha - Hora  # Fault log   

11.09.2021  22:19:26.914 -00:00:00:00.001 3 52H1:Circuit break. Trip/open cmd. 3-pole on 

11.09.2021  22:19:26.914 -00:00:00:00.001 2 Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast Operate phs A phs B phs C 

11.09.2021  22:19:26.914 -00:00:00:00.001 1 Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast Pickup phs A 

11.09.2021  22:19:26.915 00:00:00:00.000 5 52H1:50BF Ad.CBF 1 Pickup phs A phs B phs C 

11.09.2021  22:19:26.915 00:00:00:00.000 4 Recording:Fault recorder:Control Fault number 719 

11.09.2021  22:19:26.916 00:00:00:00.001 7 Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat. Selected loop AB on forward 

11.09.2021  22:19:26.916 00:00:00:00.001 6 Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat. Pickup phs A phs B forward 

11.09.2021  22:19:26.917 00:00:00:00.002 8 Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over Send phs A phs B 

11.09.2021  22:19:26.918 00:00:00:00.003 9 Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 2 Pickup phs A phs B 

11.09.2021  22:19:26.919 00:00:00:00.004 10 Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast Pickup phs A phs B 

11.09.2021  22:19:26.924 00:00:00:00.009 12 Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF Operate phs A phs B phs C 

11.09.2021  22:19:26.924 00:00:00:00.009 11 Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF Pickup phs A phs B 

11.09.2021  22:19:26.925 00:00:00:00.010 13 Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 1 Pickup phs A 

11.09.2021  22:19:26.929 00:00:00:00.014 14 Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip. Operate phs A phs B phs C 

11.09.2021  22:19:26.930 00:00:00:00.015 18 52H1:Circuit break. Break.-current phs B 327 A 

11.09.2021  22:19:26.930 00:00:00:00.015 19 52H1:Circuit break. Break.-current phs C 46 A 

11.09.2021  22:19:26.930 00:00:00:00.015 17 52H1:Circuit break. Break.-current phs A 372 A 

11.09.2021  22:19:26.930 00:00:00:00.015 16 52H1:Circuit break. Break. current 3I0/IN 7 A 

11.09.2021  22:19:26.933 00:00:00:00.018 15 52H1:50BF Ad.CBF 1 Retrip T1 phs A phs B phs C 

11.09.2021  22:19:26.940 00:00:00:00.025 20 52H1:50BF Ad.CBF 1 Pickup phs A 

11.09.2021  22:19:26.946 00:00:00:00.031 23 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1 >Receive phs A on 

11.09.2021  22:19:26.946 00:00:00:00.031 24 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1 >Receive general on 

11.09.2021  22:19:26.946 00:00:00:00.031 21 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1 >Receive phs C on 

11.09.2021  22:19:26.946 00:00:00:00.031 22 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1 >Receive phs B on 

11.09.2021  22:19:26.947 00:00:00:00.032 25 Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over Operate phs A phs B phs C 

11.09.2021  22:19:26.950 00:00:00:00.035 27 52H1:Circuit break. Definitive trip on 

11.09.2021  22:19:26.950 00:00:00:00.035 26 52H1:79 Auto. reclosing:General 79 permits 1-pole trip off 

11.09.2021  22:19:26.955 00:00:00:00.040 29 52H1:50BF Ad.CBF 1 Retrip T1 off 

11.09.2021  22:19:26.955 00:00:00:00.040 28 52H1:50BF Ad.CBF 1 Pickup off 

11.09.2021  22:19:26.956 00:00:00:00.041 30 Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 1 Pickup off 

11.09.2021  22:19:26.957 00:00:00:00.042 32 Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat. Selected loop AB off 

11.09.2021  22:19:26.957 00:00:00:00.042 31 Line 1:21 Distance prot. 1:Group indicat. Pickup off 



11.09.2021  22:19:26.958 00:00:00:00.043 33 Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over Operate off 

11.09.2021  22:19:26.964 00:00:00:00.049 34 Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 2 Pickup off 

11.09.2021  22:19:26.989 00:00:00:00.074 36 Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF Operate off 

11.09.2021  22:19:26.989 00:00:00:00.074 35 Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF Pickup off 

11.09.2021  22:19:26.994 00:00:00:00.079 37 Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip. Operate off 

11.09.2021  22:19:27.003 00:00:00:00.088 38 Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over Send off 

11.09.2021  22:19:27.004 00:00:00:00.089 41 52H1:Circuit break. Trip/open cmd. 3-pole off 

11.09.2021  22:19:27.004 00:00:00:00.089 40 Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast Operate off 

11.09.2021  22:19:27.004 00:00:00:00.089 39 Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast Pickup off 

11.09.2021  22:19:27.033 00:00:00:00.118 46 Line 1:Fault locator Fault distance -3.2 km 

11.09.2021  22:19:27.033 00:00:00:00.118 47 Line 1:Fault locator Fault distance in % -6.2 % 

11.09.2021  22:19:27.033 00:00:00:00.118 48 Line 1:Fault locator Fault loop AB 

11.09.2021  22:19:27.033 00:00:00:00.118 45 Line 1:Fault locator Fault reactance sec. - .  Ω 

11.09.2021  22:19:27.033 00:00:00:00.118 42 Line 1:Fault locator Fault resistance prim. .  Ω 

11.09.2021  22:19:27.033 00:00:00:00.118 43 Line 1:Fault locator Fault reactance prim. - .  Ω 

11.09.2021  22:19:27.033 00:00:00:00.118 44 Line 1:Fault locator Fault resistance sec. .  Ω 

11.09.2021  22:19:27.056 00:00:00:00.141 51 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1 >Receive phs A off 

11.09.2021  22:19:27.056 00:00:00:00.141 52 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1 >Receive general off 

11.09.2021  22:19:27.056 00:00:00:00.141 49 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1 >Receive phs C off 

11.09.2021  22:19:27.056 00:00:00:00.141 50 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1 >Receive phs B off 

11.09.2021  22:19:27.448 00:00:00:00.533 53 52H1:Circuit break. Definitive trip off 

 
En el registro N°10 se aprecia la activación del elemento diferencial de línea (Line 1:87 Line diff. 

prot.:I-DIFF fast Pickup phs A phs B), la emisión de la señal de aceleración hacia el extremo remoto 
(Line 1:85-21Perm.overr.:85-21Perm.over Send phs A phs B, registro N°8), la recepción de la señal 
de aceleración desde el extremo remoto (Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1 >Receive general 

On, registro N°24) y la consecuente operación de la protección (Line 1:85-21Perm.overr.:85-

21Perm.over Operate phs A phs B phs C, registro N°25). El tiempo de apertura del interruptor 52H1 
de S/E Cunco fue de 54 ms (Registro N°41 – Registro N°27). 
 
 
Se observa un desfase de 3 horas en la estampa de tiempo de la protección con respecto al horario 
real del evento (horario UTC – 0). 
 
Cabe señalar que no se dispone de registros oscilográficos y de eventos de las protecciones asociadas 
al paño H1 de S/E Tap Off Río Toltén, que permitan complementar el análisis del esquema diferencial 
de la línea 110 kV Río Toltén – Cunco. Sin perjuicio de lo anterior, se dispone de las alarmas SCADA 
del extremo Río Toltén que permiten determinar el tiempo de apertura del interruptor 52H1 de dicha 
subestación: 
 

 
 
De las alarmas SCADA presentadas, se observa que el primer registro de disparo sobre el interruptor 
52H1 de S/E Tap Off Río Toltén ocurre a las 19:19:26.933 horas y el cambio de estado de dicho 
equipo se confirma a las 19:19:26.976 horas, lo que implica un tiempo de apertura de 43 ms.  



 

Desconexión intempestiva de la unidad N°2 de la central Carilafquén. 
 

No se dispone de antecedentes que permitan verificar y analizar los sistemas de protecciones 
operados en la central Carilafquén, dado que la empresa Eléctrica Carén S.A. no remitió los registros 
oscilográficos y de eventos respectivos. Sin perjuicio de lo anterior, dicha empresa declara lo 
siguiente “operación por disparo del relé maestro 86V”. 
 
 
 

Desconexión intempestiva de ambas unidades de la central Malalcahuello. 

 

No se dispone de antecedentes que permitan verificar y analizar los sistemas de protecciones 
operados en la central Malalcahuello, dado que la empresa Eléctrica Carén S.A. no remitió los 
registros oscilográficos y de eventos respectivos. Sin perjuicio de lo anterior, dicha empresa declara 
lo siguiente “operación por disparo del relé maestro 86V”. 
 
 

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla 
 

o Detalle de la generación programada para el día 11 de septiembre de 2021 (Anexo N°1). 

o Detalle de la generación real del día 11 de septiembre de 2021 (Anexo N°2). 

o Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 11 de 
septiembre de 2021 (Anexo N°3). 

o Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 11 de septiembre de 2021 
(Anexo N°4). 

o Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional 
por las empresas Transmisora Valle Allipén S.A., Eléctrica Carén S.A. y Empresa Eléctrica de la 
Frontera S.A. (Anexo N°5). 

o Otros antecedentes aportados por las empresas Transmisora Valle Allipén S.A., Eléctrica Carén 
S.A. y Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. (Anexo N°6). 

 
 

9. Análisis de las actuaciones de protecciones 
 

9.1 Incumplimiento Normativo 
 
Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados 
son: 

Transmisora Valle Allipén S.A. 
 
- Completitud de la información entregada al Coordinador, de acuerdo con lo indicado en las 

Resoluciones Exentas de la SEC N°30891-2019 y N°30989-2019. 

 
Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. 
 
- Plazo de envío del Informe de Falla de 5 días. 

 
 
 



9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS 
 
Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del 
“Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio”, 
no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la 
normalización de servicio. 
 
9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores 
 
Según los antecedentes proporcionados por las empresas involucradas y el respectivo análisis 
realizado por el Coordinador: 

 
o Se presume una correcta apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén 

y 52H1 de S/E Cunco, correspondientes a la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, por medio de la 
operación del esquema diferencial de dicha línea. 

Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52H1 de S/E Cunco. 

Se presume un correcto modo de operación del interruptor 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén. 

o No se dispone de antecedentes que permitan verificar y analizar los sistemas de protecciones 
operados en la central Carilafquén. 

No se dispone de antecedentes que permitan determinar el modo de operación de los 
interruptores involucrados en la central Carilafquén. 

o No se dispone de antecedentes que permitan verificar y analizar los sistemas de protecciones 
operados en la central Malalcahuello. 

No se dispone de antecedentes que permitan determinar el modo de operación de los 
interruptores involucrados en la central Malalcahuello. 

 9.4 Desempeño EDAC 
  
No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento. 

 
9.5 Desempeño EDAG 
 
No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento. 
 
 
 

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional 

 
De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador: 

 
a) Se registró una falla bifásica en la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, involucrando a las fases “A” y 
“B”, consistente con la causa declarada por la empresa propietaria de la instalación: “rama sobre 
los conductores”, con la consecuente operación de la protección diferencial de dicha línea, la que 
emite orden de apertura a los interruptores de sus extremos. A raíz de lo anterior, se produce la 
desconexión forzada de las unidades de las centrales Carilafquén y Malalcahuello, dado que no 
poseen la capacidad de regular frecuencia en el subsistema conformado con los consumos de la 
S/E Cunco. 

En relación con el modo de operación de los interruptores 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén y 52H1 
de S/E Cunco, se considera correcto en base a sus tiempos de apertura registrados (no superaron 
los 54 ms). 



b) Sí se evidenciaron reiteraciones del fenómeno físico que afectó la línea 110 kV Río Toltén - Cunco 
durante los últimos 24 meses (EAF 198-2020).  

c) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la 
desconexión forzada de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco.  

d) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados en la 
versión vigente del “Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad 
y Calidad de Servicio”. 

e) Para el desarrollo del evento no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de 
Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del CDC 
y los respectivos CC durante la falla del día 11 de septiembre de 2021. 

 

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional 

debería solicitar una auditoría 

 
a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo. 

No se solicitan. 
 

b) Solicitudes de ampliación de información 

Se solicitará a la empresa Transmisora Valle Allipén S.A.: 

o Datos de la empresa propietaria de la instalación y elemento fallado. En particular, se 
solicitará: Nombre Empresa, RUT, Representante Legal y Dirección. 

o Proposición acerca del origen de la falla (Externa, Interna, Fuerza Mayor o Caso Fortuito), 
junto con los antecedentes probatorios que respalden dicha proposición. 

o Antecedentes probatorios requeridos para el Fenómeno Físico declarado (CLI2: Objeto 
llevado por el viento hacia los conductores), según Resolución Exenta SEC N°30989-
2019, en particular, un informe público y conocido que acredite condición del viento. 

o Mantenimientos realizados a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco durante los últimos 24 
meses, junto con los antecedentes que acrediten su realización, indicando los principales 
hallazgos. 

o Registros oscilográficos y de eventos de las protecciones operadas en el paño H1 de S/E 
Tap Off Río Toltén, correspondiente a la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, junto con su 
respectivo análisis en base a sus ajustes, dado que sólo se presentan los registros del 
extremo Cunco de dicha línea. 

Se solicitará a la empresa Eléctrica Carén S.A.: 

o Horarios de sincronización al SEN de las unidades asociadas a las centrales Carilafquén y 
Malalcahuello, que se encontraban en servicio en instantes previos al evento en cuestión, 
especificando las maniobras realizadas para su normalización. 

o Registros oscilográficos y de eventos de las protecciones operadas en las centrales 
Carilafquén y Malalcahuello, incluyendo para la S/E Central Carén Bajo, si corresponde, 
junto con su respectivo análisis en base a sus ajustes. 

 



ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 11 de septiembre de 2021



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

 

Hidroeléctricas de Pasada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 783 700 654 492 486 621 677 641 511 473 447 465 454 460 463 472 493 528 557 741 895 898 900 887 14,696            

CHAPIQUINA 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 103

COSAPILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

ELTORON2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

CAVANCHA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

ALTOHOSPICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

SANTAROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

RIOHUASCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

PUCLARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

LOSMOLLES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

LAPALOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ELTARTARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH-HORNITOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 149

JUNCAL 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 132

JUNCALITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMPANIA-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

BLANCO 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 136

LOSQUILOS 14 13 13 13 13 13 12 12 11 11 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 291

CHACABUQUITO 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 164

SAUCEANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

CARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6

ALFALFAL 37 36 35 35 35 35 35 35 34 33 32 32 32 32 33 30 29 35 37 37 37 37 38 37 826

MAITENES 6 8 7 7 7 7 6 6 7 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 145

QUELTEHUES 23 23 25 25 25 25 25 24 24 23 24 24 23 23 22 23 22 23 23 24 24 24 25 25 571

VOLCAN 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 166

GUAYACAN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144

FLORIDA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLORIDA-2 5 6 6 6 8 8 8 8 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 4 5 4 5 5 147

FLORIDA-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

PUNTILLA 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 110

EYZAGUIRRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

LASVERTIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELLLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELRINCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

MALLARAUCO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

LOSBAJOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

AUXDELMAIPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

LOSMORROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

COYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SAUZAL 28 28 28 28 28 28 28 28 28 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 28 28 28 28 28 552

SAUZALITO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 86

CHACAYES 41 41 41 35 35 35 35 32 32 32 32 32 32 32 32 35 35 35 41 41 41 41 41 41 866

SANANDRES 18 0 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 116

CONVENTOVIEJO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 199

LAHIGUERA 78 78 78 0 0 74 72 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 78 78 78 78 848

LACONFLUENCIA 127 75 64 0 0 0 72 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 131 134 135 931

ELPASO 10 8 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 78

DOSVALLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

PALACIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LIRCAY 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192

MARIPOSAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

PROVIDENCIA 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 168



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

RIOCOLORADO 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 105

ROBLERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ANCOA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

ITATA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 288

ELDIUTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

MUNILQUE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

MUNILQUE-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ELATAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

BIFURCADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALIBORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

RENAICO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103

ALTORENAICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

RIOPICOIQUEN 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 370

BOQUIAMARGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELMIRADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

PEUCHEN 34 21 0 0 0 40 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 34 85 85 85 85 85 614

MAMPIL 25 27 19 9 0 19 27 19 9 0 0 9 0 0 0 9 9 19 22 50 50 50 50 50 469

LOSPADRES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

LLAUQUEREO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43

ELCANELO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67

DONGUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALLIPEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58

RIOTRUENO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130

ELMANZANO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62

TRUFUL-TRUFUL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

MOLINERAVILLARRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

TRAILELFU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

CARILAFQUEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

MALALCAHUELLO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

QUILLAILEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

BUREO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43

LAVINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

MULCHEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

ELAGRIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36

SANTAELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PULLINQUE 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 19 566

RECA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

SANTAISABEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

HIDROMOCHO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 202

LOSCORRALES-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

LOSCORRALES-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

RININAHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MSA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

MAISAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

LAMONTANA-1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

LAMONTANA-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

PURISIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

ELGALPON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31

CUMPEO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77

DONWALTERIO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

DIGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MELO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50

LICAN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 0 0 0 0 0 0 0 17 17 17 17 17 17 17 193

DONAHILDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

MARIAELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

CHANLEUFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANQUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEHUI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

PICHILONCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

PILMAIQUEN 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 35 35 35 35 35 35 33 804

RUCATAYO 34 38 38 32 34 37 37 40 36 29 31 34 34 37 37 37 37 37 40 44 44 44 39 36 886

CUMBRES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 180

PULELFU 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 130

CAPULLO 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 184

MUCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

LASFLORES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38

PALMAR 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70

CORRENTOSO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 106

NALCAS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77

CALLAO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

HIDROBONITO-MC1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 115

HIDROBONITO-MC2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70

ENSENADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELCOLORADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

COLLIL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62

DONGO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55

Eólicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 380 476 550 608 654 772 902 1102 1361 1525 1746 1944 2063 2185 2240 2222 2164 2080 1994 1729 1509 1375 1279 1202 34,059            

PE-TCHAMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PE-SIERRAGORDA 22 36 49 57 62 63 65 66 56 34 15 17 39 65 81 90 95 98 90 61 27 7 5 9 1208

PE-VALLEDELOSVIENTOS 4 7 9 10 11 12 13 14 12 7 3 5 20 42 57 64 65 67 67 52 28 13 5 3 588

PE-CALAMA 15 44 66 66 44 66 66 66 118 44 27 44 44 85 135 150 150 135 118 27 6 6 6 6 1532

PE-TALTAL 70 80 82 80 79 78 81 86 91 95 97 96 95 93 90 84 73 59 46 38 42 61 83 93 1874

PE-SARCO 0 0 1 1 3 7 17 37 68 102 129 142 145 144 138 131 119 106 93 75 52 37 28 21 1595

PE-CABOLEONES-1 2 2 3 4 6 11 22 38 54 67 77 86 88 86 83 81 77 71 66 57 47 37 27 20 1111

PE-CABOLEONES-2 2 2 2 3 5 9 16 29 48 74 107 133 147 148 142 133 117 101 87 71 56 44 32 22 1527

PE-CABOLEONES-3 2 3 3 3 5 6 12 24 47 79 111 129 133 121 97 73 57 50 49 53 51 38 28 19 1191

PE-SANJUAN 2 2 3 4 6 10 16 26 36 50 63 70 75 70 65 59 56 52 50 40 28 19 12 9 820

PE-PUNTACOLORADA 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 3 3 5 5 5 4 4 4 3 2 2 1 1 45

PE-ELARRAYAN 0 0 1 2 4 7 10 15 24 37 51 63 74 81 85 89 92 88 76 65 57 49 40 32 1040

PE-TALINAYPONIENTE 4 5 6 8 11 15 19 22 26 33 39 44 48 50 50 51 52 49 46 46 45 45 41 36 789

PE-TALINAYORIENTE 3 3 4 6 8 12 17 22 29 42 55 66 74 77 77 77 79 78 76 72 65 60 53 46 1101

PE-PUNTASIERRA 8 10 11 15 19 25 32 38 45 54 66 74 74 73 73 72 69 64 61 59 54 52 45 41 1134

PE-LOSCURUROS 6 7 6 9 14 21 27 36 51 70 85 91 93 95 97 99 97 96 97 96 95 90 82 72 1533

PE-MONTEREDONDO 2 2 2 3 4 7 10 14 20 29 36 39 39 38 38 38 38 39 40 41 41 38 34 30 620

PE-PUNTAPALMERAS 2 3 4 5 7 10 15 23 30 36 40 42 40 35 30 27 26 31 38 41 40 39 36 31 631

PE-CANELA 0 1 1 2 2 3 4 6 9 12 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 14 12 10 270

PE-CANELA-2 0 1 2 2 4 5 8 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 32 28 25 21 17 194

PE-TOTORAL 2 2 3 4 5 7 9 12 17 24 31 37 39 39 40 39 37 37 37 37 35 31 27 24 574

PE-UCUQUER-2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 9 168

PE-UCUQUER 2 2 2 2 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 6 115

PE-LAESTRELLA 9 9 11 15 20 25 29 33 36 39 40 40 40 41 41 41 40 39 37 35 33 32 32 31 749

PE-LASPENAS 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 84

PE-ELMAITEN 1 2 2 2 3 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 140

PE-NEGRETE 5 6 7 7 8 9 13 17 22 26 29 32 34 34 33 33 32 29 24 20 17 16 16 18 486

PE-ALENA 7 8 9 10 10 10 11 12 12 13 20 33 48 68 72 77 84 84 82 84 84 81 83 84 1085



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

PE-CUEL 3 3 3 4 5 6 8 12 15 18 21 24 26 28 29 30 30 30 29 28 26 25 24 24 454

PE-LOSOLMOS 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 6 114

PE-RENAICO 4 4 5 7 10 14 19 25 35 46 55 64 71 76 80 82 83 83 83 80 72 62 53 48 1161

PE-MALLECONORTE 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 14 13 13 13 12 12 11 8 7 7 8 9 239

PE-MALLECOSUR 49 59 64 70 77 86 98 107 115 123 129 133 133 132 129 125 121 116 103 82 66 65 76 87 2346

PE-SANGABRIEL 13 17 20 23 29 32 40 55 66 69 84 84 83 92 96 97 97 93 90 82 73 71 70 75 1550

PE-LAFLOR 1 2 3 4 6 7 9 11 13 16 19 20 20 22 24 25 26 26 26 25 24 24 24 24 400

PE-TOLPANSUR 5 6 7 9 12 16 19 24 33 40 43 49 57 61 60 58 58 61 61 54 51 51 50 51 935

PE-ELNOGAL 9 9 9 9 7 8 7 9 8 9 8 9 8 8 9 9 9 8 6 5 8 9 7 6 192

PE-LOSBUENOSAIRES 3 3 4 4 5 6 8 10 13 15 17 18 19 20 20 21 21 21 21 21 21 20 20 19 351

PE-LAESPERANZA 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 8 8 9 9 8 7 7 7 7 7 118

PE-LEBU-3 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 55

PE-LEBU 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 98

PE-HUAJACHE 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 63

PE-RAKI 1 1 1 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 5 5 4 4 4 3 95

PE-ELARREBOL 5 6 7 8 6 9 3 8 7 8 8 8 6 5 5 6 5 9 9 9 9 7 6 2 158

PE-AURORA 43 49 54 58 62 68 76 84 89 93 98 104 108 108 107 105 105 105 106 107 104 97 86 75 2089

PE-SANPEDRO 22 23 24 24 24 24 24 24 24 23 22 21 19 18 19 20 20 20 19 18 18 18 19 19 504

PE-SANPEDRO-2 39 41 42 42 42 43 42 40 41 42 42 39 35 37 39 40 42 42 36 31 30 32 38 39 936

Solares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 0 0 0 0 0 0 5 179 1107 2541 3090 3287 3344 3349 3318 3246 3021 2499 1143 94 0 0 0 0 30,222            

PFV-ELAGUILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 15

PFV-PAMPACAMARONES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 6 6 6 6 6 6 5 3 0 0 0 0 0 55

PFV-POZOALMONTE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-POZOALMONTE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 7 6 7 7 7 7 7 4 0 0 0 0 0 68

PFV-POZOALMONTE-3 0 0 0 0 0 0 0 2 7 11 12 12 13 13 12 12 11 10 5 1 0 0 0 0 120

PFV-TAMARUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 16

PFV-LOSPUQUIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-PICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAHUAYCA-2 0 0 0 0 0 0 0 2 6 11 16 19 21 21 19 16 13 8 3 1 0 0 0 0 155

PFV-SANTAISABEL 0 0 0 0 0 0 0 10 43 124 135 138 139 141 140 139 134 122 72 3 0 0 0 0 1340

PFV-HUATACONDO 0 0 0 0 0 0 1 10 36 66 75 74 75 77 78 77 71 53 20 3 0 0 0 0 715

PFV-BELLAVISTA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 9 9 9 8 8 9 9 8 5 0 0 0 0 0 84

PFV-ATACAMASOLAR-2 0 0 0 0 0 0 0 1 22 63 96 117 126 127 125 115 97 67 30 5 0 0 0 0 991

PFV-NUEVOQUILLAGUA 0 0 0 0 0 0 0 4 44 83 86 86 87 87 87 86 84 81 53 4 0 0 0 0 871

PFV-GRANJA 0 0 0 0 0 0 0 1 47 96 102 103 103 102 101 101 99 94 61 3 0 0 0 0 1013

PFV-USYA 0 0 0 0 0 0 0 0 10 24 39 48 52 52 50 48 41 28 12 0 0 0 0 0 403

PFV-CALAMA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 9 9 9 9 9 7 7 7 5 0 0 0 0 0 84

PFV-SANPEDRO-GPG 0 0 0 0 0 0 0 4 30 66 84 87 87 85 84 80 76 65 33 6 0 0 0 0 788

PFV-VICTORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8 8 8 9 9 9 9 8 4 0 0 0 0 0 82

PFV-JAMA-1 0 0 0 0 0 0 0 4 13 21 23 24 23 23 23 23 22 17 8 0 0 0 0 0 225

PFV-JAMA-2 0 0 0 0 0 0 0 3 10 15 17 17 17 17 17 17 16 13 6 0 0 0 0 0 167

PFV-SOLDELDESIERTO 0 0 0 0 0 0 0 5 13 14 13 14 17 19 20 20 19 8 0 0 0 0 0 0 161

PFV-MARIAELENA 0 0 0 0 0 0 0 6 26 46 52 53 52 52 52 52 50 39 17 1 0 0 0 0 497

PFV-FINISTERRAE 0 0 0 0 0 0 1 12 44 77 90 94 97 98 98 96 87 64 28 5 0 0 0 0 891

PFV-AZABACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 0 0 0 0 0 35

PFV-PAINE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 8 8 9 9 9 9 9 9 4 0 0 0 0 0 83

PFV-PUERTOSECO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 9 9 9 9 7 7 7 4 0 0 0 0 0 77

PFV-CERRODOMINADOR 0 0 0 0 0 0 1 15 54 87 91 92 92 91 90 89 85 68 30 3 0 0 0 0 888

PFV-BOLERO-1 0 0 0 0 0 0 0 11 54 98 104 104 101 99 98 97 95 73 29 2 0 0 0 0 964

PFV-URIBESOLAR 0 0 0 0 0 0 0 4 18 36 42 43 43 43 41 37 34 25 11 2 0 0 0 0 378

PFV-DOMEYKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 5 5 4 2 0 0 0 0 0 27

PFV-ANDES 0 0 0 0 0 0 0 3 10 17 18 18 18 18 18 17 17 13 5 1 0 0 0 0 175



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

PFV-ANDES2A 0 0 0 0 0 0 0 1 22 54 66 65 65 65 65 65 66 58 28 3 0 0 0 0 622

PFV-SOLDELILA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 5 5 7 9 10 10 5 0 0 0 0 0 62

PFV-LALACKAMA 0 0 0 0 0 0 0 6 25 45 48 48 48 48 45 39 33 25 13 2 0 0 0 0 424

PFV-LALACKAMA-2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 10 11 11 11 11 11 10 8 3 0 0 0 0 0 100

PFV-PAMPASOLARNORTE 0 0 0 0 0 0 0 3 20 44 53 55 55 55 55 57 57 46 21 3 0 0 0 0 522

PFV-CONEJO 0 0 0 0 0 0 0 7 36 72 85 86 85 85 85 84 79 57 20 2 0 0 0 0 782

PFV-ALMEYDA 0 0 0 0 0 0 0 0 14 43 48 49 48 47 47 47 45 43 23 1 0 0 0 0 454

PFV-MALGARIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 62 176 187 187 187 187 186 187 186 181 99 4 0 0 0 0 1827

PFV-JAVIERA 0 0 0 0 0 0 0 5 23 44 51 52 51 51 51 51 50 40 18 3 0 0 0 0 488

PFV-COVADONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 9 9 9 9 9 8 4 0 0 0 0 0 68

PFV-CHANARES 0 0 0 0 0 0 0 2 10 21 27 29 29 29 29 29 27 19 7 1 0 0 0 0 260

PFV-SALVADOR 0 0 0 0 0 0 0 5 23 43 51 52 53 52 52 51 49 39 20 4 0 0 0 0 493

PFV-PILARLOSAMARILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-DIEGODEALMAGRO 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 18 21 23 23 23 21 17 10 4 1 0 0 0 0 178

PFV-DAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CAMPOSDELSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 13 17 20 21 21 18 15 10 4 0 0 0 0 0 150

PFV-CARRERAPINTO 0 0 0 0 0 0 0 6 27 55 70 74 75 74 74 73 69 54 27 6 0 0 0 0 683

PFV-LUZDELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 15 63 106 116 118 117 116 117 118 114 90 38 2 0 0 0 0 1129

PFV-LLANODELLAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 9 38 68 75 75 75 75 74 74 72 57 26 2 0 0 0 0 720

PFV-SANANDRES 0 0 0 0 0 0 0 2 12 24 32 33 33 33 34 35 33 25 9 1 0 0 0 0 307

PFV-RIOESCONDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 19 84 105 107 103 107 102 101 101 85 11 2 0 0 0 0 926

PFV-ANTAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 9 9 9 9 9 8 6 3 0 0 0 0 0 74

PFV-PILOTOCARDONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-PEPASOLAR1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 7 7 7 7 8 8 7 3 0 0 0 0 0 68

PFV-ESPERANZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-GUADALAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-LAESTANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-LASCHACRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-LASTERRAZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-LOSLOROS 0 0 0 0 0 0 0 2 7 13 18 21 22 23 22 21 17 12 5 1 0 0 0 0 184

PFV-HORNITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-VALLESOLARESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 7 8 8 9 9 9 8 4 0 0 0 0 0 70

PFV-VALLESOLAROESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 9 9 9 9 9 9 8 3 0 0 0 0 0 82

PFV-MALAQUITA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 4 0 0 0 0 0 66

PFV-CACHIYUYO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 9 9 9 9 9 9 9 8 3 0 0 0 0 0 83

PFV-SANTACECILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 13

PFV-ELROMERO 0 0 0 0 0 0 0 11 47 99 147 175 185 185 180 161 121 72 26 1 0 0 0 0 1410

PFV-ELPELICANO 0 0 0 0 0 0 0 6 29 61 74 76 77 78 81 82 78 58 21 3 0 0 0 0 723

PFV-LAHUELLA 0 0 0 0 0 0 0 1 16 44 61 65 66 67 66 66 65 55 29 5 0 0 0 0 604

PFV-LASILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7

PFV-PUNTABAJASOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 17

PFV-SOLDELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10

PFV-LUNADELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10

PFV-TAMBOREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10

PFV-LAGUNILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-AMPARODELSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 13

PFV-SDGx01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-LACHAPEANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-ALTURASDEOVALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13

PFV-OVALLENORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 8 8 8 8 8 0 7 3 0 0 0 0 0 61

PFV-LACHIMBABIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-PAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TALHUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11

PFV-SANTACLARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

PFV-PRETTYFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 22

PFV-LASMOLLACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-LASMAJADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 16

PFV-ELDIVISADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9

PFV-ELSALITRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 28

PFV-LOMASCOLORADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-CASASBLANCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 14

PFV-BELLAVISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9

PFV-CANESA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 24

PFV-SANTALAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-MONTTSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 23

PFV-CHUCHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-COCINILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 22

PFV-CANELILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 21

PFV-ILLAPEL-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 23

PFV-CHALINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-ALICAHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 19

PFV-CUZCUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7

PFV-NORTECHICO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 12

PFV-JAURURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-LALIGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-PULLALLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-ARIZTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-SANTAJULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-CABILSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-LOSPALTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-ELQUEMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 25

PFV-DONACARMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 6 7 7 7 7 7 6 3 0 0 0 0 0 62

PFV-SANTUARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5

PFV-CALLELARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 25

PFV-CASUTO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-SANFRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5

PFV-FILOMENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-NILHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-HORMIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-JAHUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 0 0 0 0 0 44

PFV-MARIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 24

PFV-ENCONSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 7 7 7 7 7 7 6 2 0 0 0 0 0 63

PFV-SANTAINES 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-LOSPERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

PFV-KAUFMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-VALLEDELALUNA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-CRUZSOLAR1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 25

PFV-LIPANGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 19

PFV-PITRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 22

PFV-SOLDESEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 9

PFV-TREBALSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 15

PFV-ELQUELTEHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5

PFV-TRINIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 22

PFV-ELBOCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 7 5 5 7 7 6 3 0 0 0 0 0 48

PFV-OLIVILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 7 7 7 7 7 7 6 2 0 0 0 0 0 60

PFV-LINGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9

PFV-PANQUEHUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

PFV-OVEJERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13

PFV-ELLITREII 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 8 8 8 8 8 8 7 3 0 0 0 0 0 71

PFV-PICURIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-TILTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-LOMALOSCOLORADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-LUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 17

PFV-ELQUEULE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LOMIRANDA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 0 0 0 0 0 46

PFV-OCOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5

PFV-LLAYLLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 9 8 8 8 9 0 8 5 0 0 0 0 0 73

PFV-LOSTILOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 30

PFV-SANTIAGOSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 2 8 19 30 38 41 38 31 22 16 10 4 0 0 0 0 0 259

PFV-CURACAVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LOSGIRASOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-ELPIQUERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-CAIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CATEMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 15

PFV-TUCUQUERE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 23

PFV-RODEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 10

PFV-PLACILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PEDREROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 24

PFV-DONEUGENIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-LOSLAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LASCABRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 14

PFV-LAQUINTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-LUDERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-ESPERANZA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 23

PFV-CHANCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-ESTERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 14

PFV-PERALILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-MOSTAZAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12

PFV-SANTA_CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-EL_ROMERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 6 7 7 7 7 7 3 0 0 0 0 0 48

PFV-MEMBRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 18

PFV-CHIMBARONGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-DONMARIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-LOSLIBERTADORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8

PFV-LAMURALLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-ARGOMEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 0 0 0 0 37

PFV-CATANSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-RAULI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 8 8 9 9 8 3 0 0 0 0 0 59

PFV-VILLAPRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 16

PFV-LLANOSDEPOTROSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LASROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 16

PFV-LOSPATOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-LAFRONTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13

PFV-PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 7 8 8 8 8 7 3 0 0 0 0 0 60

PFV-SANCAMILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 15

PFV-ELFLAMENCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5

PFV-TALCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 7 6 7 7 6 3 0 0 0 0 0 57

PFV-SANJAVIER 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4 4 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 33



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

PFV-QUINANTU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 8 8 8 8 8 8 7 3 0 0 0 0 0 71

PFV-RANGUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-LAACACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 12

PFV-SANTAAMELIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 26

PFV-ANTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-LORETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 19

PFV-ROVIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 5 5 5 4 4 3 1 0 0 0 0 0 37

PFV-JSOLERM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9

PFV-DONJORGE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 24

PFV-GRPITAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-RAUQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 8 8 8 8 8 7 3 0 0 0 0 0 57

PFV-LALAJUELA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 7 7 6 7 7 7 6 3 0 0 0 0 0 62

PFV-ALTOSTILTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 14

PFV-QUILAPILUN 0 0 0 0 0 0 0 1 10 26 40 46 47 47 45 39 29 16 5 0 0 0 0 0 350

PFV-KONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-SLK808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4

PFV-CHACABUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 9 9 9 9 9 9 8 3 0 0 0 0 0 78

PFV-LASARAUCARIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-UTFSMVITACURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TECHOSDEALTAMIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PUENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-DONANDRONICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-VICENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PIRQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-DARLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 7 7 7 7 7 7 6 3 0 0 0 0 0 66

PFV-FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-TRICAHUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 8 8 8 8 8 8 7 3 0 0 0 0 0 72

PFV-SANISIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-LABLANQUINA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 8 7 7 7 7 8 7 4 1 0 0 0 0 0 66

PFV-CANDELARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-MARIAPINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-HOMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-ELPILPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-LASMERCEDES-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-CASABERMEJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-CITRINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-GUANACO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 22

PFV-LIRIODECAMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-QUILLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-LUMBRERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 0 3 1 0 0 0 0 0 24

PFV-ALTOSDELPAICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAUREL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 6 6 6 6 6 6 5 2 0 0 0 0 0 52

PFV-RAMIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 8 7 7 7 7 8 6 2 0 0 0 0 0 67

PFV-ALHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LOSIERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 19

PFV-SANTAADRIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-CRUCERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 17

PFV-SANPEDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-RLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-ELROBLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15

PFV-ELSAUCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 15

PFV-SANTAROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5 3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 20

PFV-ECLIPSE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 7 8 8 8 7 6 4 2 0 0 0 0 0 57

PFV-LASTORCAZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

PFV-NAHUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 8 8 8 8 8 8 7 3 0 0 0 0 0 74

PFV-MALINKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-LASTURCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-MARCHIGUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 23

PFV-MARCHIGUE-7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-PILPILEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-POBLACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 10

PFV-PORTEZUELO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8

PFV-VITUCO2B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-LAMANGA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9

PFV-AVILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CORDILLERILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-ALTOSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-DONIHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 7 6 6 6 7 7 6 2 0 0 0 0 0 61

PFV-MUTUPIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 12

PFV-LASCODORNICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-ALCALDESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ELCERNICALO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-ELCERNICALO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-CHUCAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 17

PFV-NIQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 15

PFV-BICENTENARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 17

PFV-CHINCOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-LOSGORRIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-PLAYERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-PLAYERITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-SANTAESTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 8

PFV-LASLECHUZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 18

PFV-DADINCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 12

PFV-PEGASUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 15

PFV-SOLSANTAINES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 18

PFV-LUCESOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 18

PFV-RINCONADA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 3 0 0 0 0 0 66

PFV-PITOTOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 17

PFV-LOSMOLINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 9 9 9 9 9 0 7 3 0 0 0 0 0 74

PFV-QUELTEHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11

PFV-LASTORTOLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-BERRUECO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 28

PFV-SANTARITA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 22

PFV-ELPIUQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ORION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 17

PFV-HUAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 16

PFV-LASPALOMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

PFV-MOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 0 0 0 0 0 40

PFV-MECOCHILLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 6 5 0 5 2 0 0 0 0 0 34

PFV-VENTURADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 5 7 7 7 5 3 0 0 0 0 0 51

PFV-COCHARCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 16

PFV-VILLACRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-SANTAFE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 7 7 7 7 7 7 6 2 0 0 0 0 0 62

PFV-VILLAALEGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 8 8 7 7 7 7 6 2 0 0 0 0 0 65

PFV-ELCONDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8

PFV-LEMU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 5 4 4 4 5 4 2 0 0 0 0 0 40

PFV-LASPERDICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-PENCAHUEESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

PFV-TRICADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 13

PFV-MERCURIOSUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 17

PFV-LINARESSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 7 7 7 8 8 7 3 0 0 0 0 0 56

PFV-SATURNONORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 4 3 1 0 0 0 0 0 24

PFV-VILLASECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12

PFV-CIPRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ELPITIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4

PFV-ELRESPLANDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 16

Centrales de concentración solar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 110 110 0 0 0 0 0 0 30 100 100 100 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,851              

CS-CERRODOMINADOR 110 110 0 0 0 0 0 0 30 100 100 100 100 100 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1851

Térmicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 6558 6301 6360 6452 6165 6145 5975 5840 5076 4031 3683 3693 3636 3460 3342 3257 3449 3636 4891 5747 6099 6111 6179 5991 122,078         

ARICA-GMAR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARICA-M1AR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARICA-M2AR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TARAPACA-TGTAR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-1_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-2_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-3_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-4_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-5_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-6_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERROPABELLON-G1A_GEO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 480

CERROPABELLON-G2A_GEO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 442

NORGENER-NTO1_CAR 110 76 126 126 126 126 126 76 65 65 65 65 68 69 65 65 65 65 71 126 126 126 126 126 2246

NORGENER-NTO2_CAR 126 126 126 126 126 126 126 126 65 65 65 84 88 88 65 65 65 65 98 126 126 126 126 126 2452

TOCOPILLA-U14_CAR 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1200

TOCOPILLA-U15_CAR 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 63 63 50 63 1240

TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_GEST 293 293 293 305 293 293 350 330 208 208 208 150 150 150 150 150 208 208 208 293 350 350 350 350 6136

TOCOPILLA-TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10

TOCOPILLA-TG2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

TOCOPILLA-TG3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A 292 292 292 292 292 292 292 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2336

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 2154

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGAMOS-ANG1_CAR 267 255 254 259 254 254 259 259 249 110 92 113 113 113 96 94 110 110 259 259 259 259 259 259 4810

ANGAMOS-ANG2_CAR 263 263 263 263 263 263 263 263 250 110 87 115 115 115 100 99 110 110 263 263 263 263 263 263 4889

COCHRANE-CCH1_CAR 244 240 240 244 240 240 240 240 240 120 131 179 179 179 163 155 179 171 243 244 240 240 242 244 5073

COCHRANE-CCH2_CAR 244 241 241 244 241 241 239 244 239 108 157 111 111 111 157 157 157 121 244 244 239 239 244 244 4818

MEJILLONES-CTM1_CAR 76 76 76 76 76 76 76 76 76 70 60 60 60 60 60 60 60 60 76 102 124 124 124 124 1909

MEJILLONES-CTM2_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_GEST 214 214 214 214 214 214 214 214 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 214 214 214 214 214 3788

MEJILLONES-IEM_CAR 355 355 355 355 220 220 220 220 220 106 106 106 106 106 106 106 106 106 220 220 355 355 355 355 5336

ANDINA-CTA_CAR 150 96 161 161 161 161 161 161 91 91 75 75 75 75 75 75 75 75 91 161 161 161 161 161 2892

HORNITOS-CTH_CAR 170 170 170 170 152 143 152 102 93 93 75 75 75 75 75 75 75 75 93 152 152 152 152 152 2869

ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A 109 109 109 109 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAM_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 528

MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAPORTADA-TECNET_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INACAL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_D 120 85 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235

TALTAL-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

DALMAGRO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-1_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-2_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-3_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-4_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALVADOR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELDA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELDA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENIZAS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TERMOPACIFICO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAJONALES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARDONES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUACOLDA-1_CAR 126 126 126 126 126 126 126 126 50 50 50 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1308

GUACOLDA-2_CAR 105 105 105 105 105 105 105 105 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 1840

GUACOLDA-3_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUACOLDA-4_CAR 107 107 108 100 105 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 108 100 100 154 154 154 154 154 154 2758

GUACOLDA-5_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-1_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-2_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-3_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PCOLORADA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PCOLORADA_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENON_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5

CHAGUAL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVOS_BL1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPINOS_BL1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAVENTANAS_CAR 205 205 211 200 205 200 215 205 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 200 242 215 215 215 215 3769

CAMPICHE_CAR 198 84 84 198 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 208 270 270 270 208 3050

VENTANAS-2_CAR 195 195 195 195 195 195 195 195 195 169 90 90 90 90 90 90 90 90 195 195 195 195 195 195 3814

QUINTERO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

QUINTERO-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 75 104 0 0 98 98 473

SANISIDRO-1_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_GEST 246 246 246 246 246 246 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 246 336 336 310 257 5261

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_GEST 200 200 200 200 200 200 199 199 199 199 169 200 200 200 200 200 175 169 199 241 360 360 360 259 5288

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_GEST 328 328 328 328 328 328 328 328 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2945

NEHUENCO-2_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

NEHUENCO-2_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_GEST 387 387 387 387 387 387 347 347 347 328 328 328 328 328 328 328 328 328 328 385 347 347 347 360 8429

NEHUENCO-9B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_GEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCON_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENAPACONCAGUA_COGEN 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 631

PLACILLA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTAY_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTOTORAL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LASVEGAS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSVIENTOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 336

NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCCORDILLERA_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAMARTA_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 239

CANDELARIA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_GEST 125 125 125 125 125 125 95 99 93 99 98 0 0 0 0 0 0 78 83 99 96 96 99 99 1881

CANDELARIA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_GEST 120 120 114 115 120 120 103 99 99 104 104 113 116 115 113 108 68 107 99 99 99 99 99 99 2548

EPACIFICO_COGEN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 384

COLIHUES-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-1_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-2_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-DS1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-DS2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TENO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TENOGAS_GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEMENTOSBIOBIO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEMENTOSBIOBIO_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICANTEN_BL1_COGEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

LICANTEN_BL1+BL2_COGEN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 59

CONSTITUCION_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAULE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VINALES_BL1_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

VINALES_BL1+BL2_COGEN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 12 12 12 12 12 12 12 12 276

CELCO_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CELCO_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LINARES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANGREGORIO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

NUEVAALDEA-1_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-1_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA-3_COGEN 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 888

LAJAEVE-1_COGEN 7 7 7 7 7 7 7 7 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 118

LAJAEVE-2_COGEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

MASISA_COGEN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 163

SANTALIDIA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSPINOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSGUINDOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSGUINDOS-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAFE_BL1_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 516

SANTAFE_BL1+BL2_COGEN 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 0 19 19 19 19 19 19 19 19 433

SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN 16 16 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 16 16 194

SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

CMPCSANTAFE_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCLAJA_BL1_COGEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 10 10 220

CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 8 10 10 10 136

CMPCPACIFICO_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-3_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHOLGUAN_BL1_COGEN 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 4 4 7 4 4 4 4 4 9 9 9 9 9 9 176

CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_PROPANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENAPBIOBIO_COGEN 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 492

ESCUADRON_COGEN 12 12 12 12 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 12 12 12 145

CORONEL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAMARIA_CAR 374 374 374 374 374 374 374 374 374 374 322 342 374 290 204 178 292 374 374 374 374 374 374 374 8360

BOCAMINA-2_CAR 350 350 350 350 350 350 350 350 350 340 280 290 185 175 175 175 175 200 350 350 350 350 350 350 7239

HORCONES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARAUCO_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAUTARO-1_BL1_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 22 22 22 22 517

LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 60

LAUTARO-2_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTILHUE-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTILHUE-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLECALLE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHUYACA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2

TRAPEN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 8

DEGAN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEGAN2-NAVE4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEGAN2-NAVE5_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRINCAO_DIESEL 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 1 1 1 8

CHILOE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Embalses y Reguladas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 1374 1157 861 922 834 592 638 574 564 564 564 564 564 564 564 564 564 564 588 1261 1595 1705 1295 1218 20,248            

RAPEL-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIPRESES-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIPRESES-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIPRESES-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OJOSDEAGUA 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94

LAMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISLA 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 600

CURILLINQUE 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 674

LOMAALTA 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 262

LOSHIERROS 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 504

LOSHIERROS-2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96

PEHUENCHE-1 270 184 139 270 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270 270 270 270 2436

PEHUENCHE-2 270 270 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 270 270 270 270 2016

COLBUN-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 220

COLBUN-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 110 153 0 0 373

MACHICURA-1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 312

MACHICURA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIBURGO 0 0 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

SANCLEMENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANIGNACIO 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144

ELTORO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTORO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTORO-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTORO-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ABANICO 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 677

ANTUCO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTUCO-2 127 127 127 127 127 125 127 127 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 127 127 127 127 127 3026

RUCUE 76 76 76 76 76 74 76 76 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 76 76 76 76 76 1793

QUILLECO 33 33 33 33 33 32 33 33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 772

LAJA1 14 14 14 14 14 13 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 324

RALCO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 193 0 0 403

RALCO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 11-09-2021 16-09-2021

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

sábado, 11 de septiembre de 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 470 451 445 447 432 431 411 402 343 283 250 235 232 225 220 217 220 245 319 399 418 418 436 415 8,361               
Costos Encendido/Detención 18 0 0 2 0 0 2 0 20 15 2 2 0 2 0 0 0 1 2 0 2 0 2 0 67                     

Costos Totales [kUSD] 487 451 445 448 432 431 412 402 363 299 251 236 232 226 220 217 220 246 321 399 420 418 437 415 8,428              

Costo Marginal Quillota 220 kV 55.5 55.0 54.7 54.7 54.4 54.7 55.1 54.2 50.3 43.2 33.7 33.4 41.5 33.6 34.0 14.2 0.0 42.2 8.6 59.1 63.4 61.7 59.9 59.9 44.87               

Pérdidas [MWh] 193 177 219 432 162 171 167 170 186 253 380 625 698 670 642 578 597 274 237 226 244 319 215 228 8,062               

Consumos Propios [MWh] 471 471 472 471 471 471 464 464 467 454 453 452 452 440 440 440 440 442 443 444 443 442 442 442 10,890             

Demanda Total [MWh] 8541 8095 7735 7570 7506 7487 7566 7701 7995 8527 8797 8975 9011 9008 8954 8852 8763 8701 8603 9012 9521 9437 9105 8737 204,201           

Generación Total [MWh] 9206 8743 8425 8473 8139 8129 8197 8335 8648 9233 9630 10052 10161 10118 10037 9870 9801 9417 9283 9681 10208 10198 9762 9408 223,153     

PALMUCHO 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 559

PANGUE-1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1920

PANGUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGOSTURA-1 106 128 76 132 90 76 118 78 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 95 122 140 79 76 2150

ANGOSTURA-2 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 140 74 0 362

ANGOSTURA-3 47 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 47 47 0 0 333

CANUTILLAR-1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50

CANUTILLAR-2 65 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124



ANEXO Nº2

Detalle de la generación real del día 11 de septiembre de 2021



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

11-09-2021 11-09-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

CHAPIQUINA 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 120.0 5.0 5.0

COSAPILLA 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 9.6 0.5 0.4

ELTORON2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.6 1.0 1.0

CAVANCHA 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 0.1 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 40.0 1.9 1.7

ALTOHOSPICIO 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 22.2 0.9 0.9

SANTAROSA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.4 0.5 0.5

RIOHUASCO 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.9 15.5 1.0 0.6

PUCLARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSMOLLES 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 3.0 6.0 8.0 8.0 8.0 40.0 8.0 1.7

LAPALOMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CH-HORNITOS 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 8.3 8.0 8.1 7.9 7.8 7.9 7.6 7.9 7.5 7.8 7.4 8.0 7.5 7.8 7.7 8.3 8.1 8.2 8.1 158.9 9.0 6.6

JUNCALITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTARTARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JUNCAL 7.4 8.2 8.2 8.3 8.2 8.1 8.0 8.0 8.0 7.9 7.9 7.8 7.8 7.7 7.7 7.4 7.3 7.2 6.7 6.1 5.3 5.2 5.3 5.3 175.0 8.3 7.3

BLANCO 8.9 8.5 8.4 8.2 8.1 7.9 7.8 7.6 7.5 7.2 7.2 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.6 6.4 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 172.5 8.9 7.2

LOSQUILOS 16.1 16.3 16.5 16.5 16.5 16.4 16.3 15.8 14.7 15.6 15.1 15.2 15.1 15.2 14.6 14.7 14.7 14.0 14.0 13.6 13.4 12.7 12.1 12.0 357.1 16.5 14.9

CHACABUQUITO 9.1 9.1 9.7 9.6 9.8 9.8 9.8 9.8 9.6 9.4 8.9 9.3 8.9 8.9 9.1 8.9 8.8 8.7 8.6 8.3 8.2 8.0 7.7 7.5 215.5 9.8 9.0

SAUCEANDES 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.2 0.5 0.3

CARENA 4.8 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 2.8 2.4 2.3 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 75.2 4.9 3.1

MINI_ARRAYAN 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 16.8 1.0 0.7

ALFALFAL 41.0 41.0 39.4 38.9 37.9 37.4 37.4 36.4 35.3 35.8 34.3 35.8 36.4 35.8 33.8 34.8 35.8 35.8 33.8 34.3 33.8 34.3 33.8 34.3 867.3 41.0 36.1

MAITENES 7.1 7.7 7.2 6.8 6.8 6.8 6.5 6.6 6.2 6.4 6.3 5.3 5.3 5.9 6.6 6.4 5.4 5.7 6.1 5.4 5.3 5.9 6.2 6.3 150.2 7.7 6.3

LABIFURCADA 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.5 0.1 0.1

CALIBORO 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 24.7 1.1 1.0

MALLARAUCO 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 2.7 2.6 2.2 2.3 2.5 2.8 3.0 3.0 2.9 2.9 3.0 3.3 69.8 3.3 2.9

COYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHACAYES 28.4 28.7 29.0 28.5 29.0 28.9 28.2 25.4 23.7 21.8 22.3 22.6 21.7 23.2 24.3 23.3 24.7 20.7 24.0 25.0 23.9 23.6 24.7 24.4 600.0 29.0 25.0

SAUZAL 26.3 27.9 31.0 30.8 31.4 31.0 30.7 31.3 29.1 30.3 36.2 30.5 29.5 30.9 28.2 25.4 25.7 25.1 25.2 25.7 22.4 22.8 24.0 24.0 675.2 36.2 28.1

SAUZAL 60 HZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SAUZALITO 5.2 5.4 5.9 5.7 5.6 5.6 5.5 5.6 5.7 5.7 5.5 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.2 4.4 4.4 4.5 4.9 127.2 5.9 5.3

LA-COMPANIA-II 1.1 1.1 1.1 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.0 1.1 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 28.2 1.4 1.2

LAHIGUERA 81.9 80.1 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 85.1 84.0 83.6 84.8 83.5 685.8 85.1 28.6

LACONFLUENCIA 73.7 15.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.7 77.4 78.7 78.8 79.0 470.1 79.0 19.6

ELPASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 7.3 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 5.2 5.4 5.4 5.4 12.6 15.6 7.6 0.0 83.2 15.6 3.5

SANANDRES 7.2 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 7.4 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 7.6 7.6 7.6 7.2 2.6 71.9 7.6 3.0

CONVENTOVIEJO 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 200.6 8.4 8.4

LAMONTANA-1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.2 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 39.8 1.7 1.7

LAMONTANA-2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 20.0 0.9 0.8

CUMPEO 3.1 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.1 3.2 3.3 1.8 3.2 3.1 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 75.9 3.3 3.2

CORRALES 2.8 1.8 0.6 0.6 0.7 0.7 2.5 2.8 2.8 2.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 2.0 2.8 2.8 2.8 1.1 35.6 2.8 1.5

ROBLERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LIRCAY 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.9 8.9 8.9 8.8 8.6 8.1 8.1 8.1 8.1 7.8 6.9 6.9 7.4 7.8 197.3 8.9 8.2

MARIPOSAS 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 49.3 2.1 2.1

PROVIDENCIA 6.6 6.7 6.7 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 161.4 6.8 6.7

MCHDOSAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PURISIMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELGALPON 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.5 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.0 1.3 0.2 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1 1.3 0.8

RIOCOLORADO 6.4 4.1 4.2 5.7 5.7 5.7 5.6 5.5 5.6 5.5 5.6 5.6 5.4 5.5 5.4 5.4 5.4 5.5 4.8 5.9 6.1 6.9 6.9 7.0 135.4 7.0 5.6

ITATA 12.4 11.9 11.9 11.9 12.0 12.1 12.1 12.2 12.5 12.5 12.1 13.1 12.5 12.7 12.7 12.5 12.5 12.5 12.6 13.0 12.7 12.6 12.8 13.9 299.7 13.9 12.5

ELDIUTO 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 0.1 0.0 0.0 0.0 2.7 3.0 2.9 2.8 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 61.9 3.2 2.6

BUREO 1.8 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.2 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 43.4 2.0 1.8

MUNILQUE-1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 1.9 0.3 0.1

MUNILQUE-2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.5 0.5 0.5

BOQUIAMARGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELMIRADOR 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 1.7 0.7

LLAUQUEREO 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 43.0 1.8 1.8

PEUCHEN 21.9 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 19.7 19.8 24.7 24.8 24.7 24.6 17.9 12.8 0.0 0.0 15.7 62.9 67.5 67.9 67.8 61.2 52.9 598.0 67.9 24.9

MAMPIL 33.8 21.0 19.2 8.0 0.7 0.0 1.5 12.7 17.8 18.5 18.5 20.9 20.9 20.9 20.9 19.4 10.2 7.5 6.9 25.0 17.2 43.6 42.7 42.9 450.7 43.6 18.8

LOSPADRES 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 32.5 1.4 1.4

EL-PINAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUILLAILEO 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.5 0.5 0.5

MULCHEN 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 20.0 1.1 0.8

EL-ATAJO 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 0.5 0.3

RIOTRUENO 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.5 4.5 4.4 4.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 4.6 3.1

RENAICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ALTORENAICO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 1.0 0.7

RIOPICOIQUEN 12.7 12.7 12.7 12.6 12.6 12.6 12.6 12.5 12.5 12.5 12.5 12.4 12.4 12.6 12.8 13.6 14.3 16.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 19.6 350.5 19.6 14.6

ELMANZANO 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 3.2 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 72.9 3.2 3.0

TRUFUL-TRUFUL 0.8 0.8 0.2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 18.3 0.8 0.8

MOLINERAVILLARRICA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.5 0.2 0.2

CARILAFQUEN 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.6 5.7 4.5

MALALCAHUELLO 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.6 5.6 5.6 5.4 5.4 5.4 5.4 5.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 105.7 5.8 4.4

TRAILELFU 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 21.4 0.9 0.9

ALLIPEN 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.0 0.7 0.7 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.6 41.0 2.6 1.7

DONGUIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MAISAN 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.8 0.2 0.2

ELCANELO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELAGRIO 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.3 0.0 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 34.5 1.6 1.4

PILMAIQUEN 30.3 30.3 30.4 30.5 30.5 30.5 30.6 31.8 31.7 31.2 31.3 31.2 31.2 30.4 30.1 30.1 30.1 30.4 33.1 33.2 33.2 33.2 33.1 33.0 751.4 33.2 31.3

RININAHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DOSVALLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PALACIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.0 0.1 0.0

CORRENTOSO 3.4 3.4 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 78.7 3.4 3.3

PALMAR 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 3.0 66.2 3.0 2.8

PULELFU 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 5.1 5.0 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 130.4 5.6 5.4

MARIAELENA 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.2 0.2 0.1

LOSCOLONOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHANLEUFU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CAPULLO 8.0 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.5 7.5 7.4 7.1 7.1 7.3 7.7 7.8 7.8 7.8 7.8 8.0 8.0 8.0 8.0 185.1 8.0 7.7



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

11-09-2021 11-09-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

NALCAS 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 3.1 3.1 3.1 72.5 3.1 3.0

CALLAO 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 13.9 0.6 0.6

HIDROBONITO-MC1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 96.6 4.2 4.0

HIDROBONITO-MC2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.7 2.8 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 62.9 2.8 2.6

RUCATAYO 36.3 35.9 33.7 31.9 31.9 31.9 31.8 31.9 33.5 33.0 30.4 29.8 29.5 30.4 30.9 29.7 27.6 33.3 36.0 39.2 39.8 39.8 39.9 39.9 807.9 39.9 33.7

ENSENADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAARENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELCOLORADO 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 1.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 24.5 2.1 1.0

DONGO 4.6 4.6 4.6 4.7 4.6 4.7 4.7 4.6 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 3.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 110.3 4.7 4.6

COLLIL 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.6 6.6 6.6 6.5 6.5 6.5 6.6 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 6.4 6.5 6.6 6.6 6.7 6.7 6.7 158.5 6.7 6.6

QUELTEHUES 28.0 28.1 28.1 28.5 29.7 29.3 28.7 25.5 26.3 28.4 26.8 26.2 26.7 26.3 24.2 24.3 25.1 23.9 24.3 24.5 24.2 25.5 24.5 23.9 631.0 29.7 26.3

VOLCAN 8.5 8.5 8.5 8.5 8.4 7.2 7.1 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 6.9 6.7 7.3 7.3 6.9 7.0 178.8 8.5 7.5

GUAYACAN 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.4 6.4 6.0 5.9 6.0 6.1 6.3 152.8 6.5 6.4

FLORIDA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FLORIDA-2 5.9 7.4 8.2 8.8 9.3 9.5 9.4 9.2 8.6 8.4 8.6 8.9 9.1 9.7 9.6 7.7 6.6 7.2 7.7 8.2 8.0 7.9 6.8 5.2 195.9 9.7 8.2

FLORIDA-3 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 48.0 2.0 2.0

PUNTILLA 7.3 7.5 7.5 6.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.0 6.0 6.0 4.7 2.7 5.1 6.0 6.0 6.0 2.0 1.7 3.1 3.3 1.8 131.1 7.5 5.5

EYZAGUIRRE 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.8 0.2 0.2

LASVERTIENTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0

ELLLANO 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.8 0.3 0.2

ELRINCON 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6.0 0.3 0.3

LOSMORROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.2 0.5 0.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.6 0.2

LOSBAJOS 1.5 2.0 1.8 1.7 1.8 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8 1.6 1.4 1.6 1.5 0.9 0.6 1.6 1.4 1.3 1.6 1.7 1.5 1.5 1.4 37.0 2.0 1.5

AUXDELMAIPO 1.5 1.8 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.6 1.3 0.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 38.2 1.9 1.6

PULLINQUE 20.4 20.5 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.2 20.2 20.2 19.3 20.7 20.7 21.8 21.6 20.1 20.6 21.1 29.4 30.0 32.9 33.8 26.8 25.9 548.2 33.8 22.8

RECA 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 30.0 1.3 1.2

PANGUIPULLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DONAHILDA 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.5 0.0

MUCHI 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 4.2 0.3 0.2

LASFLORES 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.3 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 44.8 1.9 1.9

PEHUI 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.5 0.6 0.5

MOCHO 7.6 7.7 7.8 7.8 7.9 8.0 8.1 8.3 8.5 8.1 9.3 10.0 11.3 12.9 14.8 15.0 15.0 15.0 15.0 1.5 15.0 15.0 15.0 15.0 259.5 15.0 10.8

LICAN 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.2 5.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 16.2 17.3 17.3 17.3 17.2 17.3 17.0 172.2 17.3 7.2

CUMBRES 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.2 7.3 7.2 7.4 6.7 7.6 8.1 8.7 9.3 10.0 12.0 12.5 12.5 13.9 13.8 17.8 17.8 17.8 17.8 251.2 17.8 10.5

SANTAISABEL 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 16.0 0.7 0.7

LOSCORRALES-1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 4.6 1.0 0.2

LOSCORRALES-2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 19.2 0.8 0.8

MSA-1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 1.4 0.9

PICHILONCO 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 14.6 0.7 0.6

DONWALTERIO 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.3 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 3.3 2.3

DIGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MELO 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 51.7 2.2 2.2

CONTRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURILEUFU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELARRAYAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANCOA 10.6 10.7 9.3 10.8 10.8 7.4 9.0 11.3 10.7 10.6 10.1 11.0 10.7 10.6 10.8 10.6 10.3 10.5 11.0 9.8 10.8 11.0 10.0 11.0 249.3 11.3 10.4

LAVINA 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6.2 0.3 0.3

SANTAELENA 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 24.2 1.0 1.0

TRANQUIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTORO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.4 1.4 1.8 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 2.4 0.3

ANTUCO 127.8 127.8 127.8 127.8 127.8 127.8 127.7 127.8 127.7 127.5 126.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 128.6 134.6 138.4 138.3 138.2 138.3 138.4 3130.4 138.4 130.4

ABANICO 28.8 28.6 28.8 28.5 28.7 28.5 28.6 28.7 28.3 28.9 28.3 28.4 28.5 28.6 28.4 28.1 28.7 28.2 28.4 28.3 29.0 29.5 29.3 29.5 687.5 29.5 28.6

RUCUE 75.0 76.0 77.0 76.0 76.0 75.0 75.0 76.0 75.0 74.0 76.0 76.0 76.0 80.0 80.0 77.0 77.0 75.0 75.0 77.0 78.0 82.0 85.0 85.0 1854.0 85.0 77.3

QUILLECO 31.0 30.0 30.0 30.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 30.0 31.0 30.0 32.0 34.0 33.0 33.0 30.0 32.0 32.0 32.0 33.0 34.0 35.0 764.0 35.0 31.8

LAJA1 14.5 14.5 14.5 14.5 13.9 13.6 13.6 13.6 13.6 13.7 13.7 14.9 15.0 14.7 13.6 13.6 13.6 14.0 15.7 16.7 17.1 17.1 17.0 17.0 353.8 17.1 14.7

RAPEL 64.6 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 76.7 64.6 3.2

CANUTILLAR 72.0 128.0 99.0 58.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 41.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 41.0 41.0 717.0 128.0 29.9

CIPRESES 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 9.8 0.4

OJOSDEAGUA 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 94.3 4.0 3.9

LAMINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ISLA 30.3 26.2 26.8 25.0 26.5 26.2 24.8 26.3 24.2 24.9 25.1 24.4 25.1 24.6 24.0 24.4 24.7 24.3 24.4 23.8 24.4 25.1 26.9 25.7 607.9 30.3 25.3

CURILLINQUE 40.5 27.3 23.8 23.8 24.4 28.0 22.7 23.5 27.1 22.9 22.5 22.5 22.5 24.9 25.0 21.8 21.1 25.9 22.2 22.2 22.2 22.5 27.5 25.8 592.6 40.5 24.7

LOMAALTA 19.1 11.7 9.1 9.0 9.0 10.3 9.1 8.7 9.6 9.4 8.3 8.3 8.3 9.0 9.4 8.6 7.7 9.0 8.8 8.1 8.3 8.2 10.2 9.6 226.5 19.1 9.4

LOSHIERROS 21.7 21.7 21.7 21.7 21.8 21.7 21.8 21.8 21.7 21.8 21.8 21.7 21.8 21.7 21.8 21.8 21.8 21.9 21.8 21.9 21.9 22.0 22.0 22.1 523.2 22.1 21.8

LOSHIERROS-2 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 97.2 4.1 4.0

COLBUN 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 105.0 105.0 105.0 117.0 208.0 207.0 209.0 210.0 1434.0 210.0 59.8

MACHICURA 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 336.0 14.0 14.0

CHIBURGO 0.0 0.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.0 4.0 1.0

SANCLEMENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANIGNACIO 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 158.0 7.0 6.6

PEHUENCHE 215.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 271.2 526.9 525.5 493.0 410.6 431.5 2873.7 526.9 119.7

RALCO 470.2 389.1 228.7 208.7 191.0 176.9 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 395.9 571.5 568.3 528.0 482.8 4226.6 571.5 176.1

PALMUCHO 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 25.9 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 622.7 26.0 25.9

PANGUE 227.0 226.8 227.9 224.0 160.4 132.4 188.6 228.7 177.3 86.2 80.6 78.0 75.2 78.7 81.5 78.5 82.2 81.5 85.1 104.3 196.5 225.4 227.8 228.0 3582.3 228.7 149.3

ANGOSTURA 154.0 156.0 144.0 80.0 81.0 81.0 125.0 279.0 125.0 75.0 75.0 75.0 74.0 74.0 74.0 75.0 74.0 75.0 75.0 135.0 217.0 179.0 155.0 154.0 2811.0 279.0 117.1

PE-TCHAMMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.7 0.0 0.0 0.0 3.0 2.3 0.1

PE-SIERRAGORDA 6.0 38.4 52.1 31.0 30.1 44.9 69.8 85.7 77.6 42.1 10.7 0.0 4.6 54.7 59.0 98.5 105.8 107.7 106.8 93.8 12.3 0.8 0.0 2.6 1134.8 107.7 47.3

PE-VALLEDELOSVIENTOS 0.0 0.3 1.9 4.1 4.6 6.1 24.3 16.6 13.0 10.4 1.2 0.0 2.1 16.1 18.5 10.0 10.0 19.7 51.6 81.4 68.4 48.1 4.6 0.0 412.9 81.4 17.2

PE-CALAMA 1.0 7.4 3.1 5.4 16.8 22.3 32.3 62.1 49.3 18.6 2.3 0.0 1.1 42.2 112.1 133.0 131.7 131.5 120.0 137.9 131.9 56.2 0.9 0.0 1219.1 137.9 50.8

PE-TALTAL 81.0 80.4 77.3 77.6 71.9 78.3 90.4 95.8 97.9 97.9 88.7 86.5 86.5 86.5 86.5 86.3 85.7 86.4 74.7 42.2 26.2 39.5 84.9 92.0 1901.0 97.9 79.2

PE-SARCO 0.2 0.0 0.1 1.6 26.4 44.1 92.8 111.9 142.9 134.6 143.8 155.5 165.3 158.7 132.1 86.6 85.8 62.7 63.7 71.6 54.2 9.2 16.8 8.9 1769.5 165.3 73.7

PE-SANJUAN 0.0 0.0 0.0 2.2 23.5 46.9 106.9 137.9 169.4 168.0 176.1 181.9 182.0 179.8 170.6 110.1 79.4 79.4 86.2 89.8 61.2 23.6 26.0 15.8 2116.7 182.0 88.2

PE-CABOLEONES 0.4 0.0 0.4 3.2 21.0 44.3 76.1 89.7 97.4 99.8 106.6 113.3 112.4 113.8 112.2 98.9 70.5 66.1 69.2 80.6 56.9 40.8 28.8 21.0 1523.4 113.8 63.5

PE-CABOLEONES-2 0.0 0.0 0.0 2.4 15.1 37.4 81.1 104.1 123.4 140.7 163.2 181.2 186.6 172.8 155.2 149.3 92.1 97.0 106.6 110.9 54.7 55.9 62.0 31.0 2122.7 186.6 88.4

PE-CABOLEONES-3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 20.3 48.5 65.0 87.0 93.4 113.4 120.4 125.1 128.6 123.9 84.0 53.8 58.8 62.6 66.6 51.4 32.4 21.4 17.8 1382.3 128.6 57.6

PE-PUNTACOLORADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.0 2.2 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 8.2 3.0 0.3

PE-ELARRAYAN 0.8 0.8 5.6 10.1 10.3 15.9 11.4 20.8 35.1 70.0 91.9 101.3 99.4 107.1 105.2 99.0 82.1 69.1 75.2 29.6 61.3 46.3 41.5 33.3 1223.1 107.1 51.0

PE-LOSCURUROS 6.1 23.1 28.2 22.9 29.2 26.7 32.6 42.1 66.2 90.7 98.5 102.3 105.7 103.8 101.1 98.2 100.6 106.5 103.3 85.7 91.8 99.1 94.3 69.4 1728.1 106.5 72.0

PE-TALINAYORIENTE 4.8 11.8 8.6 11.4 18.5 23.1 26.1 37.4 56.9 68.3 77.0 83.5 81.6 74.6 71.6 78.6 80.3 82.4 85.0 55.4 63.8 64.0 70.7 56.9 1292.3 85.0 53.8



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

11-09-2021 11-09-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PE-TALINAYPONIENTE 3.3 6.0 4.4 5.3 5.2 9.6 12.8 18.3 28.0 38.9 48.8 52.1 57.2 57.5 54.8 56.9 52.7 56.2 57.3 39.7 44.1 36.5 49.5 33.8 828.7 57.5 34.5

PE-PUNTASIERRA 10.7 17.3 26.7 36.3 30.9 36.1 37.9 48.4 51.8 71.5 75.8 79.9 80.8 80.8 80.2 79.4 80.8 81.4 78.5 71.6 74.3 77.9 77.0 54.9 1440.4 81.4 60.0

PE-MONTEREDONDO 3.4 6.6 13.1 11.9 11.2 12.4 14.7 19.6 28.5 37.6 42.3 41.7 42.6 41.2 37.6 39.0 41.8 40.0 39.8 36.6 40.0 40.7 37.6 32.3 712.1 42.6 29.7

PE-CANELA 0.6 1.1 2.7 5.3 4.5 6.4 6.5 9.0 8.7 12.8 13.7 14.9 14.1 13.0 12.8 12.6 14.4 14.9 14.0 13.9 12.1 11.7 10.6 9.3 239.4 14.9 10.0

PE-CANELA-2 3.5 6.2 12.3 24.1 21.8 30.4 35.9 45.6 42.4 57.9 56.8 56.4 58.9 59.6 59.3 59.6 58.2 59.0 55.7 53.0 41.7 39.8 37.7 37.4 1013.2 59.6 42.2

PE-TOTORAL 1.3 2.2 7.8 14.6 13.8 15.3 16.1 23.6 19.8 36.1 39.4 41.6 40.7 38.0 40.1 36.1 38.2 40.2 36.8 40.3 34.8 34.8 31.2 27.4 670.2 41.6 27.9

PE-PUNTAPALMERAS 2.5 4.6 8.6 18.2 15.2 26.0 23.3 26.9 24.6 30.4 38.0 41.3 41.6 36.9 35.0 41.7 44.3 43.9 41.4 43.9 43.9 44.0 40.4 33.4 749.7 44.3 31.2

PE-UCUQUER 1.3 2.0 3.2 3.6 5.3 4.7 4.1 6.3 5.7 5.5 5.8 5.9 4.5 3.7 5.5 4.3 7.2 0.8 0.5 1.6 2.7 1.2 1.3 0.8 87.3 7.2 3.6

PE-UCUQUER-2 1.0 1.7 2.4 2.5 4.5 3.4 3.4 5.4 5.6 6.0 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 6.2 6.2 6.3 6.3 6.2 6.3 123.4 6.3 5.1

PE-LA-ESTRELLA 5.4 8.4 14.2 13.5 21.8 27.8 22.8 32.5 29.9 32.5 47.4 49.0 48.5 48.7 44.4 44.5 44.4 44.9 45.0 45.0 40.6 40.5 39.0 40.0 830.7 49.0 34.6

PE-ELMAITEN 1.6 1.0 1.7 1.1 1.3 0.8 0.3 2.2 4.1 4.6 5.7 8.5 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.6 7.2 8.8 8.8 6.0 6.9 4.9 128.3 8.8 5.3

PE-LASPENAS 1.9 0.7 0.7 1.9 2.2 5.1 7.0 7.4 7.9 8.2 8.3 8.3 8.4 8.4 8.1 6.5 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.4 103.0 8.4 4.3

PE-ALENA 9.3 16.1 15.0 24.3 23.3 14.6 12.7 15.5 15.2 28.4 33.5 55.9 63.3 65.8 69.1 64.9 58.5 48.5 58.7 66.3 55.6 47.3 54.5 33.5 949.6 69.1 39.6

PE-CUEL 4.2 5.2 5.4 5.8 6.1 3.7 3.1 3.4 6.2 7.2 14.7 25.5 32.6 32.2 32.7 33.0 33.0 33.1 32.0 33.0 27.8 25.5 21.0 11.2 437.6 33.1 18.2

PE-LOS-OLMOS 0.3 0.9 1.1 2.0 3.0 2.4 2.1 2.6 2.4 2.8 2.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.6 3.0 1.0

PE-LAESPERANZA 0.4 0.7 0.8 1.7 2.5 1.8 1.0 1.3 1.6 3.2 4.2 6.9 7.2 7.2 7.2 8.5 8.9 8.9 8.9 8.9 8.2 6.6 5.2 2.9 114.6 8.9 4.8

PE-NEGRETE 3.2 3.7 3.9 7.3 10.7 6.5 4.7 6.3 6.5 14.0 16.3 29.2 34.9 35.1 35.1 35.3 34.1 34.8 31.5 31.7 28.6 23.7 19.4 11.6 468.0 35.3 19.5

PE-LOSBUENOSAIRES 6.1 7.7 6.9 7.4 6.4 5.1 3.3 4.2 4.9 7.7 11.4 19.0 23.3 22.6 23.1 22.9 21.9 21.5 20.8 22.3 20.6 18.9 19.9 11.4 339.2 23.3 14.1

PE-MESAMAVIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-LEBU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-LEBU-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-EL-ARREBOL 0.1 0.1 0.1 0.6 0.6 0.5 1.4 4.2 5.2 4.9 5.9 6.4 4.9 4.1 3.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 44.2 6.4 1.8

PE-RAKI 0.1 0.3 0.9 1.8 3.1 6.0 7.5 8.2 8.2 7.7 8.2 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 96.9 9.0 4.0

PE-HUAJACHE 0.0 0.1 0.7 1.1 2.0 4.2 5.1 5.6 5.5 5.6 5.6 5.7 6.0 6.0 6.0 6.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 70.7 6.0 2.9

PE-LA-FLOR 1.1 2.7 3.0 3.1 4.4 10.1 9.5 7.9 8.3 13.2 14.5 16.4 23.7 24.5 24.6 26.7 24.6 23.9 24.6 22.9 17.8 20.5 19.9 14.1 361.7 26.7 15.1

PE-ELNOGAL 0.9 2.2 2.0 2.7 3.0 1.5 1.0 1.0 1.7 2.5 6.3 7.8 7.3 7.7 7.8 8.4 8.6 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.8 1.3 75.4 8.6 3.1

PE-TOLPAN-SUR 2.3 6.9 9.4 9.4 12.5 27.2 30.0 29.9 29.2 44.2 50.8 60.6 72.0 66.3 65.2 59.0 43.2 54.3 50.7 67.4 54.5 62.5 54.6 44.1 1006.1 72.0 41.9

PE-MALLECO-NORTE 2.8 6.4 4.3 3.4 6.3 5.9 6.6 5.9 8.0 15.4 16.7 17.0 17.1 17.3 17.3 17.3 17.1 12.1 10.4 10.4 7.6 6.7 11.9 12.5 256.3 17.3 10.7

PE-MALLECO-SUR 19.0 39.2 29.0 26.9 38.6 43.2 55.0 48.7 60.0 107.6 122.8 124.5 127.5 125.4 128.6 128.8 126.8 109.8 85.3 83.6 77.4 72.7 85.0 99.4 1964.8 128.8 81.9

PE-SANGABRIEL 5.3 12.1 15.7 21.5 35.4 45.1 36.5 40.0 43.3 80.1 92.6 125.5 136.1 132.4 129.8 121.7 107.9 93.2 86.0 134.5 121.8 106.6 95.8 94.9 1913.5 136.1 79.7

PE-RENAICO 0.5 2.0 4.3 6.9 9.5 22.7 21.9 22.1 28.4 48.0 56.8 75.2 83.5 83.7 83.2 83.2 83.2 83.7 81.7 58.2 64.1 53.9 34.9 32.8 1124.1 83.7 46.8

PE-AURORA 0.0 0.0 4.2 13.8 31.3 54.6 58.7 49.2 52.6 58.4 61.6 63.7 97.9 112.4 121.2 124.8 124.1 123.1 122.4 119.9 116.2 114.0 97.4 82.8 1804.3 124.8 75.2

PE-SANPEDRO 23.2 23.4 23.8 22.3 19.7 23.6 24.1 26.5 28.2 27.3 28.5 26.9 28.7 29.3 24.2 13.3 4.1 1.8 2.7 18.4 18.1 17.6 19.4 20.5 495.5 29.3 20.6

PE-SANPEDRO-2 35.9 36.5 35.6 32.6 25.8 35.8 37.0 39.7 50.3 53.5 50.6 45.9 50.1 50.4 49.5 46.7 34.8 33.0 31.7 38.7 32.5 32.6 39.1 36.4 954.6 53.5 39.8

PFV-ELAGUILA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.5 1.8 1.9 2.0 2.0 1.8 1.6 1.1 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 2.0 0.6

PFV-PAMPACAMARONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 4.9 5.5 5.8 5.9 5.8 5.8 5.8 5.9 5.6 3.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 57.2 5.9 2.4

PFV-POZOALMONTE-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-POZOALMONTE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 5.7 5.5 5.8 6.0 6.0 5.9 6.1 6.1 5.5 3.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 6.1 2.5

PFV-POZOALMONTE-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7.2 12.5 12.2 12.9 13.3 13.4 13.2 13.5 13.5 12.2 8.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 133.4 13.5 5.6

PFV-TAMARUGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.3 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 2.0 0.8

PFV-LOSPUQUIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.9 1.2 1.3 1.2 1.1 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 1.3 0.3

PFV-PICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LAHUAYCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 9.5 15.2 20.8 22.9 23.0 22.3 20.7 17.7 11.0 5.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 172.7 23.0 7.2

PFV-CALAMA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.1 8.7 8.7 8.4 8.3 8.7 8.7 8.2 8.5 8.4 5.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 86.9 8.7 3.6

PFV-SANPEDRO-GPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 34.1 81.1 89.9 93.6 93.7 63.3 24.7 15.3 15.1 27.8 24.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 565.3 93.7 23.6

PFV-VICTORIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.7 8.6 9.1 8.7 8.8 9.0 8.9 8.5 9.0 8.4 4.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 86.9 9.1 3.6

PFV-USYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 8.8 24.4 39.2 48.0 52.1 52.4 51.0 45.6 40.0 18.6 10.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 391.8 52.4 16.3

PFV-JAMA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 16.6 27.1 26.9 27.2 27.0 18.8 8.3 5.9 5.9 8.7 9.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 182.5 27.2 7.6

PFV-JAMA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 11.6 19.0 19.1 19.1 19.0 12.8 4.5 2.7 2.7 5.1 6.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 122.3 19.1 5.1

PFV-AZABACHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 1.3 1.7 2.2 2.6 2.7 2.6 2.5 2.2 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4 2.7 0.8

PFV-SOL-DEL-DESIERTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-TAMAYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-MARIAELENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 18.7 20.6 44.4 54.3 54.9 54.7 53.1 52.4 54.5 53.2 23.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 484.8 54.9 20.2

PFV-LA-CRUZ-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-FINISTERRAE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 39.4 92.0 98.5 101.1 101.9 100.5 96.0 96.9 98.8 91.7 43.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 961.4 101.9 40.1

PFV-PUERTOSECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.3 8.8 8.8 8.7 8.5 7.6 3.6 2.0 2.0 3.7 3.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 62.1 8.8 2.6

PFV-CERRODOMINADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 34.3 83.0 91.7 94.9 93.9 93.2 88.6 91.0 93.5 90.3 46.1 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 902.6 94.9 37.6

PFV-BOLERO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 33.4 86.1 103.3 107.8 107.8 106.3 98.8 105.8 107.9 91.6 37.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 987.9 107.9 41.2

PFV-URIBESOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 13.3 32.9 42.2 47.4 46.9 44.8 43.9 46.6 44.6 7.7 7.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 378.1 47.4 15.8

PFV-DOMEYKO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.8 1.3 2.3 3.3 4.0 4.5 4.5 3.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.8 4.5 1.1

PFV-ANDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7.3 14.1 17.7 18.2 18.1 17.7 16.6 17.0 16.8 16.8 7.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 168.1 18.2 7.0

PFV-ANDES-IIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 21.4 46.3 44.9 50.7 56.2 58.2 54.8 54.7 50.6 47.7 24.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 511.4 58.2 21.3

PFV-SOL-DE-LILA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 3.4 3.9 5.7 8.3 10.4 11.2 12.0 11.6 10.5 4.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 83.0 12.0 3.5

PFV-DE-LOS-ANDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-SOL-DEL-NORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DEL-DESIERTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-HUATACONDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 50.7 76.0 80.3 78.8 78.6 73.9 75.2 67.1 54.0 26.6 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 677.3 80.3 28.2

PFV-SANTA-ISABEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 55.5 132.4 139.3 139.1 139.1 141.3 141.9 143.4 143.6 136.7 71.8 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1388.0 143.6 57.8

PFV-NUEVO-QUILLAGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 29.8 75.4 90.2 91.3 91.3 92.5 89.1 88.4 85.9 80.9 33.5 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 850.3 92.5 35.4

PFV-LA-GRANJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 54.8 95.0 100.6 101.5 101.8 100.4 96.0 99.1 96.4 88.6 55.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 992.8 101.8 41.4

PFV-ATACAMASOLAR-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 45.7 125.4 130.9 139.1 139.3 137.0 134.3 134.8 133.5 116.6 68.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1307.7 139.3 54.5

PFV-BELLAVISTA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 7.8 8.5 8.6 8.5 8.7 8.7 8.8 8.4 8.6 5.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 86.7 8.8 3.6

PFV-LALACKAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.7 12.9 14.1 14.4 14.6 14.6 14.1 13.2 9.1 4.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 125.0 14.6 5.2

PFV-LALACKAMA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 9.7 12.9 14.1 14.4 14.6 14.6 14.1 13.2 9.1 4.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 125.0 14.6 5.2

PFV-CONEJO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 21.5 66.8 76.8 78.6 78.4 79.2 78.9 78.7 75.2 64.6 29.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 729.4 79.2 30.4

PFV-PAMPASOLARNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 28.0 50.5 48.3 44.2 44.0 44.2 44.3 43.5 42.8 28.6 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 429.0 50.5 17.9

PFV-MALGARIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 62.6 159.9 182.6 195.6 194.6 189.9 182.7 188.6 193.4 173.2 63.7 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1793.0 195.6 74.7

PFV-ALMEYDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 16.1 41.4 47.9 48.8 49.7 49.1 47.4 49.4 51.7 43.7 16.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 463.1 51.7 19.3

PFV-SOL-DE-LOS-ANDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-JAVIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 10.7 38.2 52.3 54.9 54.5 55.0 51.1 54.4 56.3 48.9 16.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 494.1 56.3 20.6

PFV-CHANARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 17.8 28.5 29.9 30.1 30.0 29.7 31.0 31.1 24.9 7.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 265.1 31.1 11.0

PFV-SALVADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 16.1 38.3 47.4 52.3 53.3 52.7 51.8 52.5 53.9 47.1 19.3 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 486.3 53.9 20.3

PFV-PILARLOSAMARILLOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DIEGODEALMAGRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 4.6 14.4 24.2 26.7 27.9 27.2 26.4 23.1 16.6 5.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 199.6 27.9 8.3

PFV-COVADONGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 2.0 8.3 8.9 8.9 9.0 9.0 8.8 8.3 4.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 68.3 9.0 2.8

PFV-DAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CARRERAPINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 14.7 43.8 66.8 72.1 73.4 71.6 68.9 72.7 73.7 60.9 25.4 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 645.5 73.7 26.9

PFV-CAMPOSDELSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 8.6 14.0 18.5 21.5 22.3 21.4 19.3 15.1 9.6 3.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 156.8 22.3 6.5



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

11-09-2021 11-09-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-LUZDELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 36.1 84.4 78.9 60.1 31.2 29.3 62.9 48.6 50.6 85.6 52.1 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 624.7 85.6 26.0

PFV-LLANODELLAMPOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 62.2 76.3 78.8 78.7 76.0 73.2 77.8 78.1 66.5 35.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 727.2 78.8 30.3

PFV-RIO-ESCONDIDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 34.4 111.1 135.9 137.9 136.9 136.1 137.1 138.2 139.3 133.7 68.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1311.8 139.3 54.7

PFV-SANANDRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 6.6 22.6 36.9 36.1 35.9 35.0 35.5 36.9 32.1 14.1 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 298.6 36.9 12.4

PFV-PILOTOCARDONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0

PFV-ESPERANZA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-GUADALAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.5 0.4 0.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.7 0.1

PFV-LA-ESTANCIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.3 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.9 0.2

PFV-LAS-CHACRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.9 1.3 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 1.9 0.2

PFV-LASTERRAZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 1.7 2.0 2.2 2.2 1.9 1.5 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 2.2 0.6

PFV-LOSLOROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 16.9 25.1 28.4 29.9 30.6 30.3 28.7 25.8 18.9 7.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 248.5 30.6 10.4

PFV-HORNITOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.2 0.0

PFV-VALLESOLARESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.9 3.0 8.4 8.6 8.6 8.8 8.7 7.9 3.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 59.2 8.8 2.5

PFV-VALLESOLAROESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.9 3.6 8.7 8.8 8.9 9.0 8.8 7.9 3.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 60.5 9.0 2.5

PFV-CACHIYUYO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 5.4 6.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 6.9 0.6

PFV-MALAQUITA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 8.2 9.0 9.0 8.9 8.8 8.9 9.0 9.0 7.9 3.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 85.0 9.0 3.5

PFV-SANTACECILIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 1.7 2.1 2.3 2.3 2.4 2.1 1.7 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.8 2.4 0.7

PFV-PAINE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.5 8.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.5 9.0 8.5 4.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 87.4 9.0 3.6

PFV-HOMERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.5 0.7 0.4 0.3 0.1 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 1.5 0.2

PFV-MARIA-PINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 1.0 0.7 0.2 0.3 0.2 0.2 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 1.2 0.2

PFV-MOSTAZAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.3 1.6 1.9 2.4 2.2 1.1 0.6 4.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 4.3 0.7

PFV-LAACACIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.8 1.5 1.9 1.6 1.8 0.4 0.1 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.9 1.9 0.5

PFV-ANTONIA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.6 0.7 0.6 0.2 0.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.7 0.2

PFV-ROVIAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.9 1.6 1.6 1.5 1.1 0.7 0.3 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 1.6 0.4

PFV-DON-MARIANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.2 0.5 0.5 0.3 0.2 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.6 0.1

PFV-LALAJUELA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 0.9 1.2 1.8 1.2 0.6 0.4 0.3 2.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 2.0 0.4

PFV-ALTOSDETILTIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.8 0.1

PFV-AMPARODELSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 2.3 2.6 1.8 0.8 0.8 0.4 0.2 2.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 2.6 0.5

PFV-GIRASOLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.8 0.7 0.9 1.0 1.1 0.7 0.4 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 1.3 0.3

PFV-ELROBLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LOSGORRIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.5 0.1

PFV-GRANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.4 0.2 0.3 2.1 4.5 3.5 2.4 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 4.5 0.6

PFV-ELPITIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.8 0.4 0.2 0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.8 0.1

PFV-SAN-RAMIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.2 1.4 1.0 1.2 0.7 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 1.4 0.3

PFV-LOSIERRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.2 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.5 0.1

PFV-ALHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-SANTAADRIANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.6 0.7 0.2 0.3 0.4 0.4 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 1.3 0.2

PFV-LOS-MOLINOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.6 4.2 5.3 3.9 0.5 0.0 0.0 0.6 4.4 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 21.9 5.3 0.9

PFV-QUELTEHUE-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.7 0.8 0.6 0.2 0.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.8 0.2

PFV-EL-QUELTEHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.2 1.6 1.3 0.4 0.1 0.1 0.1 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 1.6 0.3

PFV-RLA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.4 0.1

PFV-MARCHIGUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.7 1.9 1.6 0.8 0.4 0.6 2.2 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 2.2 0.4

PFV-MARCHIGUE-VII 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.7 0.1

PFV-ESPERANZA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 1.0 1.5 1.1 1.0 0.5 0.2 2.5 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 2.5 0.4

PFV-POBLACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.4 0.2 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.7 0.1

PFV-PILPILEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.5 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.5 0.1

PFV-PORTEZUELO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4 0.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.7 0.2

PFV-VITUCO2B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.5 0.5 2.2 1.9 1.4 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 2.2 0.3

PFV-ELPILPEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.1 1.6 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 1.6 0.3

PFV-LAS-MERCEDES-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 0.9 0.2

PFV-CASABERMEJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CITRINO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.7 0.6 0.6 0.4 0.7 0.2 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.9 0.2

PFV-PUENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.6 0.7 0.8 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.8 0.2

PFV-LAUREL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.7 1.9 1.3 0.9 1.3 1.8 1.1 3.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 3.3 0.6

PFV-DONIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.1 1.9 1.9 2.1 1.4 0.6 0.7 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 2.1 0.5

PFV-CRUCERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.6 0.1

PFV-LUDERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.6 0.8 0.6 0.3 0.2 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 1.6 0.2

PFV-OVEJERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.2 5.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 5.3 0.4

PFV-EL-LITRE-II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 2.4 3.4 3.6 3.4 2.3 1.3 6.2 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 6.2 1.1

PFV-ELROMERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 72.8 143.0 186.8 196.4 179.8 171.6 186.2 153.8 100.3 22.3 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1429.0 196.4 59.5

PFV-ELPELICANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 52.6 90.6 94.5 92.9 88.8 93.1 94.7 94.5 81.2 16.1 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 809.2 94.7 33.7

PFV-LA-HUELLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 21.7 46.5 63.1 70.4 63.6 54.2 57.7 45.8 26.6 6.8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 461.6 70.4 19.2

PFV-LASILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.5 1.5 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 1.5 0.5

PFV-PUNTABAJASOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.3 1.9 1.9 1.8 1.8 1.4 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 1.9 0.5

PFV-SOLDELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.4 2.8 2.9 2.9 2.5 1.8 1.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 2.9 0.7

PFV-LUNADELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.4 2.8 2.9 2.9 2.5 1.8 1.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.9 2.9 0.7

PFV-TAMBOREAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.8 2.5 2.6 2.5 2.3 1.7 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 2.6 0.7

PFV-LAGUNILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.7 2.1 2.3 0.9 0.4 2.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 2.3 0.4

PFV-SDGx01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0

PFV-LACHAPEANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 1.8 2.3 1.1 0.4 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 2.3 0.4

PFV-ALTURASDEOVALLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-OVALLE-NORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.2 3.8 5.1 3.6 1.2 0.6 0.3 6.8 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 6.8 1.0

PFV-LA-CHIMBA-BIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.3 1.0 0.3 0.2 0.1 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 2.0 0.2

PFV-CANELILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 0.8 1.0 1.1 1.0 0.7 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 1.1 0.3

PFV-COCINILLAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.8 1.2 1.2 1.1 0.8 0.3 2.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 2.1 0.4

PFV-EL-SALITRAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.8 2.3 2.6 2.4 2.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 2.6 0.5

PFV-TALHUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.8 1.8 0.7 0.4 0.2 0.1 2.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 2.8 0.4

PFV-SANTACLARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.8 0.4 0.5 0.3 0.2 0.3 0.4 2.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 2.3 0.3

PFV-ANTAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.8 4.2 4.5 4.5 4.5 4.5 4.0 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 4.5 1.3

PFV-PRETTY-FIELD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.7 1.0 0.6 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 1.0 0.1

PFV-LASMOLLACAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.6 0.5 1.3 0.2 0.1 0.1 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 1.3 0.2

PFV-LAS-MAJADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.1 3.0 3.1 2.6 2.6 1.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 3.1 0.7

PFV-ELDIVISADERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.2 0.9 1.8 1.3 0.8 0.3 2.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 2.7 0.4

PFV-LOMASCOLORADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.1 1.5 1.6 1.4 1.5 1.6 1.6 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 1.6 0.5

PFV-CASASBLANCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-BELLAVISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.8 1.1 1.1 1.0 0.9 0.6 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 1.1 0.3

PFV-SANTALAURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 1.3 0.2

PFV-MONTTSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 1.3 0.8 0.8 0.2 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 1.7 0.3

PFV-JAURURO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.6 0.6 0.3 0.7 0.5 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 1.3 0.2



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

11-09-2021 11-09-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-CHUCHINI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.8 1.1 1.1 1.0 0.6 0.3 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 1.3 0.3

PFV-CHALINGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 1.1 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 2.3 0.6

PFV-ILLAPEL5X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.7 1.3 2.6 2.4 2.6 2.7 2.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.8 2.7 0.7

PFV-ALICAHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.8 0.7 0.7 0.5 0.3 0.2 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 1.1 0.2

PFV_LA_LIGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.1 0.7 0.6 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.1 0.2

PFV-PULLALLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.5 0.4 0.3 0.0 0.0 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.1 0.1

PFV-SANTAJULIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 1.0 1.2 0.6 0.3 0.1 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 1.7 0.3

PFV-PMGD-ESFENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CABILSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.8 0.8 0.5 0.2 0.1 0.1 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 1.1 0.2

PFV-LOS-PALTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.1 0.1 0.1 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.5 0.2

PFV-ELQUEMADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.0 2.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.2 2.8 1.0

PFV-NILHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.9 0.8 0.6 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.9 0.2

PFV-MARIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.7 1.2 1.5 1.3 0.4 0.2 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 1.9 0.3

PFV-HORMIGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.8 1.0 0.9 0.7 0.5 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.0 0.2

PFV-FILOMENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.9 1.2 1.0 0.7 0.4 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 1.5 0.3

PFV-TRINIDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.8 0.1

PFV-ELBOCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 0.6 0.4 1.5 2.3 0.7 0.3 1.1 2.5 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 2.5 0.5

PFV-CANESA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2.4 2.4 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.9 2.8 1.0

PFV-OLIVILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 1.2 1.4 1.8 0.9 2.8 2.3 1.9 3.6 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9 3.6 0.7

PFV-LINGUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.8 0.1

PFV-ARIZTIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PANQUEHUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 1.3 2.4 2.3 1.3 0.6 0.9 2.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 2.6 0.5

PFV-PICURIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 0.8 0.7 0.8 0.4 0.1 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.8 0.2

PFV-TILTIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 0.5 0.0 0.7 0.4 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 1.3 0.2

PFV-LUNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.7 0.1

PFV-ELQUEULE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LO-MIRANDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.3 1.3 1.4 0.9 0.7 0.6 2.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 2.2 0.4

PFV-OCOA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8 0.6 0.6 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1.8 0.2

PFV-LLAYLLAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.3 2.5 3.3 3.5 3.3 1.1 1.3 7.1 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 7.1 1.1

PFV-LOS-TILOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 0.9 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.9 0.2

PFV-MEMBRILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.7 0.4 0.4 0.4 0.1 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.7 0.1

PFV-CHIMBARONGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.7 0.5 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.7 0.1

PFV-EL-ROMERAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.2 1.5 2.5 2.3 1.4 0.7 0.3 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 2.5 0.5

PFV-SANTA-CAROLINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0.5 1.6 1.4 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 1.6 0.2

PFV-LORETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.7 0.7 0.7 0.3 0.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.7 0.2

PFV-ESTERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.6 0.1

PFV-LOSLIBERTADORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.3 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.8 0.2

PFV-LA-MURALLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.7 0.8 0.3 0.1 0.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.8 0.2

PFV-ARGOMEDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.2 1.1 1.4 0.9 0.2 0.2 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 1.4 0.3

PFV-SANTA-AMELIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.8 0.8 0.8 0.4 0.4 0.1 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.8 0.2

PFV-CATANSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.9 1.3 1.1 0.8 0.5 1.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 1.6 0.3

PFV-VILLAPRAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-VILLA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LAS-ROJAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 1.5 0.1

PFV-LLANOS-DE-POTROSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 3.6 5.0 6.2 6.8 6.8 6.9 6.9 6.2 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 52.8 6.9 2.2

PFV-LOSPATOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.3 0.8 0.5 0.7 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 0.8 0.2

PFV-LAFRONTERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 1.0 0.2

PFV-RAULI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 1.1 2.4 3.0 2.7 1.0 0.4 0.3 1.9 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 3.0 0.6

PFV-PARAGUAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.6 2.1 3.0 1.4 0.6 0.3 0.4 1.8 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 3.0 0.5

PFV-PMGD-SAN-CAMILO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.6 1.0 0.6 0.2 0.1 0.7 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 1.0 0.2

PFV-PMGD-CURACAVI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.3 0.1

PFV-RANGUIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.6 0.1

PFV-TALCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 0.8 1.0 0.8 1.4 1.0 1.1 0.5 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 1.4 0.4

PFV-SAN-JAVIER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 0.2 0.7 1.1 0.7 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 1.1 0.2

PFV-VILLA-CRUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.4 0.1

PFV-SANTA-FE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.5 0.2 0.6 1.7 1.1 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.7 0.2

PFV-VILLA-ALEGRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.6 0.3 0.5 1.4 0.8 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 1.4 0.2

PFV-LEMU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.6 0.4 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.6 0.1

PFV-LASPERDICES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.6 0.1

PFV-PENCAHUE-ESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.6 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.7 0.1

PFV-QUINANTU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.0 0.5 0.7 1.8 1.4 1.6 0.6 1.6 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 1.8 0.5

PFV-TRICA-DOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.3 0.1

PFV-QUILAPILUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.4 8.5 23.7 38.2 43.1 42.7 34.2 21.2 8.7 4.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 228.9 43.1 9.5

PFV-CHACABUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.6 3.2 4.1 4.6 4.0 2.1 1.8 6.7 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 6.7 1.3

PFV-JAHUEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 1.0 1.5 2.6 2.2 1.2 1.1 3.9 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.9 0.7

PFV-KONDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.9 1.2 1.1 0.8 0.5 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 1.8 0.3

PFV-SLK808 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.8 1.0 0.7 0.6 0.5 1.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 1.2 0.3

PFV-TECHOSDEALTAMIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-GUANACO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.2 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 1.7 0.3

PFV-DON-ANDRONICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 0.2 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.6 0.2

PFV-PIRQUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 0.5 0.3 0.4 0.3 1.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 1.5 0.2

PFV-SAN-VICENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-FOTOVOLTSOLAR-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DARLIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 1.4 1.5 2.2 2.9 1.1 0.2 0.2 4.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 15.3 4.0 0.6

PFV-PEPA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 1.4 1.4 2.2 2.9 1.5 0.4 0.3 4.3 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4 4.3 0.7

PFV-FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CANDELARIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.5 0.7 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.7 0.1

PFV-BLANQUINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.9 1.7 1.8 2.2 2.1 1.5 1.0 0.5 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 2.2 0.6

PFV-TRICAHUE2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.9 1.4 1.6 1.6 1.5 0.7 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 1.9 0.5

PFV_SAN_ISIDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.6 0.4 0.5 0.3 0.2 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 0.2

PFV-SANPEDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.4 0.1

PFV-NAHUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 2.5 2.3 1.3 3.1 1.1 0.8 1.1 3.8 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 3.8 0.8

PFV-MALINKE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 0.7 1.0 0.3 0.5 0.3 0.1 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 1.0 0.2

PFV-LASTURCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.7 0.6 0.9 0.6 0.4 0.4 0.2 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 1.1 0.2

PFV-ECLIPSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.0 1.1 0.9 0.8 0.7 0.5 0.2 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 1.4 0.3

PFV-QUILLAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 0.8 0.5 0.3 0.6 0.3 0.2 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 1.1 0.2

PFV-LIRIO-DE-CAMPO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.5 0.9 0.5 0.0 0.0 0.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 1.2 0.2

PFV-LUMBRERAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.4 1.5 1.0 0.3 0.4 0.2 0.3 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 1.5 0.3

PFV-PAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 1.4 1.6 1.5 1.2 0.4 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 1.6 0.4



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

11-09-2021 11-09-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-DONACARMEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 3.1 1.8 1.9 4.7 2.8 7.9 8.0 2.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.5 8.0 1.5

PFV-SANTUARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.2 1.4 2.6 2.7 2.3 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 2.7 0.6

PFV-CALLELARGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.2 1.4 1.2 1.0 0.6 1.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 1.7 0.4

PFV-CASUTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.9 1.2 1.1 0.9 0.6 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 1.3 0.3

PFV-ENCONSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 2.1 3.2 4.0 3.4 2.7 1.6 5.2 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 5.2 1.0

PFV-LAMANGA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.4 0.1

PFV-AVILES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CORDILLERILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ALTOSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-JOSESOLERM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.3 0.1

PFV-GR-PITAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-RAUQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.0 1.4 0.8 1.3 1.6 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 1.6 0.3

PFV-DON-JORGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.5 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.5 0.1

PFV-MUTUPIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.7 0.8 0.6 0.8 0.9 1.3 0.1 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 1.3 0.3

PFV-PMGD-SANTA-LUISA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.4 0.1

PFV-LASCODORNICES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.5 0.1

PFV-PMGD-ALCALDESA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ELCERNICALO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.3 0.0

PFV-ELCERNICALO-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.2 0.0

PFV-BICENTENARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.6 1.7 1.5 1.3 1.2 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 1.7 0.4

PFV-PLAYERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 0.1

PFV-PLAYERITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.4 0.1

PFV-CHUCAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.3 0.1

PFV-NIQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.4 0.1

PFV-CHINCOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.4 0.1

PFV-CIPRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-MERCURIO-SUR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.4 0.3 0.6 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.8 0.1

PFV-LINARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.1 0.5 0.2 2.1 1.2 0.1 0.3 1.5 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 2.1 0.3

PFV-SATURNO-NORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.4 0.9 1.2 0.7 0.3 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 1.2 0.2

PFV-MACHICURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PMGD-EL-FLAMENCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0

PFV-VILLA-SECA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.4 0.2 0.8 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.8 0.1

PFV-COCHARCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.7 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.7 0.1

PFV-LAS-TORTOLAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-BERRUECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-VENTURADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.5 0.9 1.1 1.5 0.7 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 1.5 0.3

PFV-SANTA-RITA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.4 0.1

PFV-EL-PIUQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-HUAPE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.5 0.1

PFV-ORION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.5 0.1

PFV-LASPALOMAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.5 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.9 0.1

PFV-MOYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.7 0.9 1.4 1.8 1.2 0.9 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.8 0.4

PFV-MECO-CHILLAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.5 1.1 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 1.2 0.2

PFV-SANTA-ESTER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 0.1

PFV-LASLECHUZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.6 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.6 0.1

PFV-PMGD-DADINCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.7 0.1

PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.5 0.1

PFV-SOL-SANTA-INES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 0.6 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.8 0.1

PFV-LUCESOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.6 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.6 0.1

PFV-PITOTOY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.7 0.8 0.6 0.2 0.1 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 0.8 0.2

PFV-RINCONADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 0.8 1.0 1.6 1.6 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 1.6 0.3

PFV-El-RESPLANDOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.4 0.1

PFV-VALLEDELALUNA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.6 0.5 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.8 0.2

PFV-CRUZSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.7 1.2 1.4 1.1 0.9 0.7 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.0 1.9 0.4

PFV-SANFRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LIPANGUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.6 0.6 0.5 0.9 0.4 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 1.2 0.2

PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-TREBAL-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 2.1 2.4 2.5 2.4 2.0 1.6 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 2.5 0.6

PFV-LAQUINTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 1.1 1.3 1.3 1.0 0.7 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 1.8 0.4

PFV-CUZCUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 1.0 1.0 0.9 0.7 0.5 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 1.4 0.3

PFV-NORTECHICO1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LOMALOSCOLORADOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.3 0.1

PFV-SANTA-INES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.9 1.0 1.1 1.1 0.7 0.5 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 1.6 0.3

PFV-EL-CONDOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.3 0.1

PFV-PERALILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LAS-TORCAZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.8 0.1

PFV-SANTIAGOSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 6.5 22.1 29.1 33.6 34.3 36.2 24.3 17.3 7.2 3.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 216.1 36.2 9.0

PFV-LOS-PERALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.5 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 1.1 0.2

PFV-PMGD-KAUFMAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ELPIQUERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 0.5 0.6 1.0 0.8 0.4 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 1.3 0.2

PFV-CAIMI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PITRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.4 0.6 0.5 0.3 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.6 0.1

PFV-CATEMU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.8 1.0 0.9 0.3 0.3 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 1.1 0.2

PFV-PLACILLASOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-UTFSM-VALPO-VALDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-UTFSM-VINA-MAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-RODEO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.6 1.1 1.1 1.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 1.1 0.2

PFV-TUCUQUERE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.2 2.5 0.8

PFV-PEDREROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.7 1.0 1.2 1.2 0.7 0.7 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 1.9 0.3

PFV-DONEUGENIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.2 0.4 0.6 0.4 0.2 0.2 0.1 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.8 0.1

PFV-LAS-CABRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0

PFV-LOS-LAGOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CHANCON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.6 0.5 0.4 0.2 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 1.0 0.2

PFV-ELSAUCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.5 0.5 0.6 0.3 0.3 0.2 0.1 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.8 0.2

PFV-SANTAROSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-UTFSM-VITACURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LASARAUCARIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CSP-CERRODOMINADOR 22.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.6 22.6 0.9

GMAR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

11-09-2021 11-09-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

M1AR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

M2AR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MAIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MIIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MSIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-SUIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-TGIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_2-5_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_6_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_13_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_7-12_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTTAR_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TGTAR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG1_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG2_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG3_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG4_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG5_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG5_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG6_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UG6_FUEL OIL NRO. 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CERROPABELLON-U1_GEO 20.9 21.0 21.2 21.1 21.2 21.3 21.5 21.2 21.0 20.2 18.4 18.1 18.1 17.7 13.9 15.1 18.5 18.9 19.2 20.0 20.3 20.5 20.2 20.2 469.5 21.5 19.6

CERROPABELLON-U2_GEO 21.2 21.3 21.3 21.2 21.5 21.3 21.6 21.2 21.3 20.7 18.8 19.0 19.0 18.6 17.8 18.6 19.6 19.7 20.1 20.8 21.1 21.1 21.1 20.9 488.4 21.6 20.3

NORGENER-NTO1_CAR 125.3 125.2 125.8 125.8 126.1 124.3 88.0 87.9 75.8 71.9 75.0 74.1 72.7 74.5 75.9 74.4 76.3 75.9 106.8 127.1 125.5 125.1 126.2 126.4 2411.9 127.1 100.5

NORGENER-NTO2_CAR 126.7 126.6 127.1 126.8 127.3 127.0 117.9 109.3 83.8 72.2 74.9 89.8 92.0 93.5 78.6 74.4 76.0 75.7 111.7 127.4 126.4 126.1 127.0 127.1 2545.0 127.4 106.0

U12_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U13_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U14_CARBÓN 54.0 55.7 56.2 56.2 56.5 56.1 56.0 54.2 53.2 50.8 54.6 54.9 53.5 55.2 56.5 55.1 56.8 56.5 56.6 57.1 55.5 55.2 56.2 56.3 1328.9 57.1 55.4

U15_CARBÓN 56.3 56.2 56.7 56.7 57.0 56.5 56.5 56.9 55.5 54.1 57.9 56.4 54.7 56.4 57.7 56.3 58.1 57.7 57.7 58.3 62.0 63.2 57.1 64.1 1379.7 64.1 57.5

U16-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TG_GAS NATURAL 211.6 206.3 206.8 215.2 209.1 210.1 158.6 146.6 131.4 88.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.4 154.9 236.6 225.7 225.0 237.1 233.8 3145.5 237.1 131.1

U16-TG_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TG_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_GAS NATURAL 90.7 88.4 88.7 92.2 89.6 90.1 68.0 62.9 56.3 37.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.8 66.4 101.4 96.7 96.4 101.6 100.2 1348.1 101.6 56.2

U16-TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U16-TV_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG3_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG1_GAS NATURAL 85.7 86.2 86.5 86.8 85.8 85.9 86.3 10.0 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 621.4 86.8 25.9

KELAR TG1_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TG2_GAS NATURAL 86.1 86.8 86.8 87.3 86.2 86.4 86.7 78.0 85.2 90.4 88.6 85.5 89.0 91.8 88.6 92.5 92.0 91.9 92.7 89.5 86.1 88.1 88.3 88.3 2112.4 92.7 88.0

KELAR TG2_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR TV_GAS NATURAL 110.6 111.4 111.5 111.4 111.7 110.9 112.1 55.2 49.0 51.3 50.1 48.4 49.8 51.9 50.3 51.7 51.9 51.9 52.5 50.3 49.1 49.8 49.7 49.3 1641.7 112.1 68.4

KELAR TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANGAMOS-ANG1_CAR 265.6 226.0 202.5 201.4 225.2 247.5 246.6 259.9 226.5 137.3 132.6 108.5 95.0 98.7 99.0 91.0 109.6 165.8 244.8 261.5 257.5 256.6 259.1 258.4 4676.6 265.6 194.9

ANGAMOS-ANG2_CAR 260.7 260.6 261.9 262.2 262.2 263.2 260.7 263.7 226.6 141.0 138.3 117.4 98.3 98.3 107.7 95.6 103.0 140.5 228.1 264.4 260.8 259.5 261.8 261.8 4898.3 264.4 204.1

CCH1_CARBÓN 245.4 240.9 240.7 244.6 241.4 241.7 225.6 242.0 172.5 139.1 151.0 168.4 168.0 170.6 169.8 159.6 175.3 175.0 212.7 247.7 235.7 234.5 242.1 242.9 4987.1 247.7 207.8

CCH2_CARBÓN 245.2 242.5 242.5 245.1 243.1 243.0 225.5 244.8 188.9 143.2 146.2 120.8 111.7 111.7 130.3 140.0 153.9 135.3 181.5 216.4 202.0 201.3 202.7 206.0 4523.6 245.2 188.5

MEJILLONES-CTM1_CAR 78.2 92.9 119.1 123.9 124.4 122.7 86.3 77.1 76.9 76.3 76.3 66.9 63.1 63.6 63.5 63.6 63.9 63.7 72.7 78.5 91.1 108.7 112.3 90.0 2055.6 124.4 85.7

MEJILLONES-CTM2_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TG_GAS NATURAL 155.6 138.0 138.1 138.0 138.3 138.0 77.0 52.5 51.4 49.8 52.0 51.4 50.2 51.4 52.3 51.2 52.4 52.2 114.3 138.4 137.0 136.8 137.9 137.8 2292.1 155.6 95.5

CTM3-TG_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TG_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_GAS NATURAL 81.8 76.4 76.9 77.0 76.9 76.9 54.0 39.4 38.9 37.6 39.4 39.2 38.6 39.4 40.2 39.6 40.3 40.1 65.5 77.5 76.7 76.5 76.8 76.9 1402.2 81.8 58.4

CTM3-TV_CP_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTM3-TV_CP2_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-IEM_CAR 349.7 350.3 350.9 351.5 296.1 218.6 197.4 133.5 144.7 156.7 156.0 155.5 155.4 140.4 134.0 134.4 134.6 155.8 220.2 220.2 226.0 280.1 312.5 218.9 5193.2 351.5 216.4

ANDINA-CTA_CAR 152.1 152.0 152.6 152.7 153.1 152.0 116.7 88.0 85.5 83.0 86.9 76.5 72.9 75.9 78.0 75.9 78.4 78.0 86.9 107.9 136.0 153.0 154.6 154.9 2703.6 154.9 112.6

HORNITOS-CTH_CAR 149.8 163.1 168.5 168.4 151.9 148.2 116.3 94.8 86.1 82.8 85.9 74.0 72.7 75.1 77.0 75.1 77.3 77.0 96.2 130.3 142.2 147.9 148.9 149.1 2758.5 168.5 114.9

TG1A_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1A_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1B_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2A_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2A_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2B_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV1C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV1C_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV2C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TV2C_GAS NATURAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PAM_COGEN 20.7 20.9 20.6 20.8 20.8 20.9 21.2 21.1 20.8 20.9 20.9 21.2 20.8 20.8 20.9 20.9 20.9 21.0 21.3 21.3 20.8 20.9 21.1 20.9 502.2 21.3 20.9

ENAEX CUMMINS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ENAEX DEUTZ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

11-09-2021 11-09-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAPORTADA-TECNET_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INACAL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AGB_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_GNL 119.0 119.0 109.0 100.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 468.0 119.0 19.5

TALTAL-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DALMAGRO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SALVADOR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EMELDA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EMELDA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-1_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-2_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-3_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-4_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CENIZAS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TERMOPACIFICO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CARDONES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GUACOLDA-1_CAR 126.0 126.0 126.0 126.0 98.0 51.0 51.0 51.0 50.0 48.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 855.0 126.0 35.6

GUACOLDA-2_CAR 105.0 105.0 105.0 105.0 81.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 51.0 51.0 51.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 85.0 101.0 101.0 101.0 1642.0 105.0 68.4

GUACOLDA-3_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GUACOLDA-4_CAR 106.0 106.0 105.0 101.0 104.0 101.0 100.0 101.0 102.0 100.0 103.0 99.0 63.0 43.0 44.0 46.0 45.0 43.0 45.0 106.0 145.0 147.0 147.0 148.0 2250.0 148.0 93.8

GUACOLDA-5_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.0 40.0 40.0 39.0 38.0 39.0 38.0 38.0 38.0 38.0 39.0 38.0 38.0 40.0 40.0 41.0 40.0 41.0 696.0 41.0 29.0

HUASCO TV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HUASCO_IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HUASCO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PCOLORADA_IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PCOLORADA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PENON_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OLIVOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPINOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ELFARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RESPALDO-PAJONALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PRIME-CHAGUAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VENTANAS-1_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VENTANAS-2_CAR 197.0 199.0 199.0 201.0 201.0 200.0 200.0 202.0 154.0 119.0 114.0 117.0 96.0 96.0 96.0 90.0 114.0 153.0 140.0 152.0 157.0 157.0 157.0 158.0 3669.0 202.0 152.9

NUEVAVENTANAS_CAR 210.0 211.0 211.0 211.0 211.0 211.0 217.0 190.0 115.0 84.0 88.0 90.0 91.0 92.0 90.0 90.0 90.0 107.0 184.0 228.0 222.0 215.0 218.0 221.0 3897.0 228.0 162.4

CAMPICHE_CAR 213.0 252.0 269.0 219.0 251.0 253.0 126.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 114.0 201.0 240.0 269.0 212.0 210.0 3797.0 269.0 158.2

COLMITO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLMITO_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ACONCAGUA_GOGEN 20.7 22.4 22.7 22.7 22.5 22.3 22.5 22.5 22.3 22.4 22.5 22.4 22.3 22.3 22.3 22.1 22.4 22.6 22.6 22.6 19.1 20.3 22.8 22.7 532.1 22.8 22.2

CONCON_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LIPIGASCONCON_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PLACILLA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTAY_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTOTORAL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAGVERDE-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAGVERDE-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-2_GNL 118.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 102.0 7.0 1.0 92.0 98.0 548.0 118.0 22.8

QUINTERO-2_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-1_GNL 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 253.0 321.0 324.0 323.0 121.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2607.0 324.0 108.6

NEHUENCO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-2_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-2_GNL 226.0 225.0 225.0 226.0 226.0 226.0 339.0 353.0 341.0 302.0 327.0 326.0 314.0 317.0 339.0 327.0 328.0 341.0 339.0 381.0 343.0 352.0 354.0 365.0 7442.0 381.0 310.1

NEHUENCO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-1_GNL 305.0 301.0 301.0 303.0 303.0 270.0 215.0 217.0 194.0 179.0 178.0 177.0 178.0 179.0 179.0 179.0 179.0 179.0 179.0 179.0 256.0 330.0 309.0 258.0 5527.0 330.0 230.3

SANISIDRO-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-2_GNL 360.0 360.0 359.0 360.0 359.0 360.0 324.0 198.0 190.0 176.0 188.0 193.0 184.0 191.0 199.0 192.0 174.0 163.0 200.0 247.0 347.0 355.0 266.0 258.0 6203.0 360.0 258.5

SANISIDRO-2_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASVEGAS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSVIENTOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.7 11.5 10.7 10.3 6.6 6.5 6.6 6.6 8.0 11.8 11.2 11.0 10.3 1.8 2.2 4.8 5.9 9.0 10.4 215.9 11.8 9.0

LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.7 11.5 10.7 10.3 6.6 6.5 6.6 6.6 8.0 11.8 11.2 11.0 10.3 1.8 2.2 4.8 5.9 9.0 10.4 215.9 11.8 9.0

NUEVA RENCA CC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GLP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

11-09-2021 11-09-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

NUEVARENCA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RENCA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RENCA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ETERSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAMARTA_COGEN 6.0 6.0 5.3 5.0 5.0 5.9 6.1 5.8 5.1 6.0 1.7 1.2 1.3 1.3 3.0 5.8 6.0 5.0 5.7 5.7 6.1 5.1 5.4 6.0 115.5 6.1 4.8

CMPCCORDILLERA_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LEPANTO_BIOGAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CMPCTISSUE_COGEN 1.2 0.9 0.5 0.6 0.6 1.0 1.3 1.0 1.1 0.9 3.9 3.6 1.8 1.3 1.5 1.5 0.8 0.5 0.6 0.5 0.5 1.1 2.4 2.6 31.7 3.9 1.3

PMGD-CAMPING-DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.0 99.0 96.0 99.0 100.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69.0 104.0 104.0 95.0 95.0 98.0 100.0 1155.0 104.0 48.1

CANDELARIA-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 92.0 100.0 102.0 102.0 106.0 106.0 103.0 107.0 116.0 103.0 77.0 106.0 102.0 103.0 98.0 99.0 99.0 99.0 1825.0 116.0 76.0

CANDELARIA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EPACIFICO_COGEN 14.9 14.9 15.0 15.0 15.1 14.9 14.9 15.1 14.8 14.4 14.9 14.7 14.5 14.8 15.0 14.8 15.1 15.0 15.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 283.3 15.1 11.8

SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLIHUES_HFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLIHUES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-DS1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-DS2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TENO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TENO_GAS_50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CEMENTOSBIOBIO_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CEMENTOSBIOBIO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LICANTEN_COGEN 2.2 2.1 1.8 2.2 2.6 2.3 1.7 3.2 2.8 2.1 1.9 1.7 2.0 2.5 2.2 2.9 2.1 2.2 2.0 2.2 2.7 1.3 1.4 1.8 51.6 3.2 2.1

VINALES_COGEN 22.7 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 22.7 22.4 13.2 10.0 10.0 10.0 14.1 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.6 478.4 22.7 19.9

PINARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONSTITUCION-1-ELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONSTITUCION-2-ELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CELCO_COGEN 0.2 0.3 1.0 1.3 0.7 1.2 1.0 1.2 1.2 0.5 1.3 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 1.8 0.6

SAN-JAVIER-1-DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SAN-JAVIER-2-DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RASOPOWER_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LINARES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANGREGORIO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CHILLAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-1_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-3_COGEN 38.0 38.5 35.4 38.4 38.4 37.6 36.6 36.2 38.8 39.4 38.8 38.4 40.3 40.0 39.8 39.5 40.1 40.7 39.4 36.5 35.8 37.5 36.4 35.0 915.4 40.7 38.1

LAJAEVE 14.5 14.5 14.5 14.5 13.9 13.6 13.6 13.6 13.6 13.7 13.7 14.9 15.0 14.7 13.6 13.6 13.6 14.0 15.7 16.7 17.1 17.1 17.0 17.0 353.8 17.1 14.7

MASISA_COGEN 7.4 7.2 7.3 7.3 7.3 7.1 6.9 6.9 6.8 6.2 5.6 5.4 5.4 5.4 1.1 3.0 5.2 5.5 5.8 6.3 6.6 7.0 7.2 7.0 146.7 7.4 6.1

YUNGAY-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-3_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTALIDIA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAFE_COGEN 20.9 18.1 17.5 17.6 13.7 13.6 11.8 10.8 8.6 10.1 19.2 18.2 20.1 22.6 22.8 20.2 17.4 15.7 15.8 20.4 24.0 25.3 23.3 23.2 430.9 25.3 18.0

CMPCLAJA_COGEN 20.9 21.2 22.9 23.8 24.6 24.0 24.2 24.1 27.8 24.0 22.5 16.9 14.7 14.5 16.5 18.1 20.7 18.7 23.4 27.0 22.5 26.1 22.1 24.9 526.1 27.8 21.9

CMPCPACIFICO_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 3.2 0.3

PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSPINOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSGUINDOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSGUINDOS_2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHOLGUAN_COGEN 3.0 2.7 3.3 4.4 5.5 5.0 4.8 4.2 5.0 4.6 2.4 2.2 2.6 3.0 3.2 3.8 2.8 2.8 3.5 3.7 4.3 5.1 5.6 6.2 93.5 6.2 3.9

NEWEN_PROPANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_BUTANO           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_PRO_ BUT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PETROPOWER_PET 52.0 53.0 53.5 52.0 52.0 53.0 51.5 53.0 52.5 51.5 50.0 50.5 48.5 50.5 50.0 49.0 50.0 49.0 49.0 50.5 50.0 51.0 52.5 53.5 1228.0 53.5 51.2

ESCUADRON_COGEN 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 4.0 4.2 4.2 4.2 4.2 30.7 4.2 1.3

SANTAMARIA_CAR 364.0 365.0 365.0 366.0 365.0 365.0 366.0 366.0 362.0 229.0 181.0 180.0 180.0 181.0 202.0 262.0 348.0 364.0 292.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5703.0 366.0 237.6

CORONEL_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORONEL_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORONEL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BOCAMINA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BOCAMINA-2 342.0 344.0 342.0 344.0 343.0 342.0 347.0 344.0 302.0 224.0 199.0 198.0 196.0 200.0 200.0 212.0 250.0 342.0 342.0 341.0 342.0 342.0 343.0 344.0 7125.0 347.0 296.9

HORCONES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARAUCO_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.3 0.3 1.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 1.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 5.1 1.3 0.2

LAUTARO-1_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAUTARO-2_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VALDIVIA_COGEN 9.1 10.8 10.1 8.7 9.3 12.4 12.3 18.0 21.8 22.2 18.2 21.4 20.4 18.1 16.3 19.7 13.4 9.2 9.8 9.4 16.1 12.7 7.3 9.0 335.7 22.2 14.0

ANTILHUE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CALLECALLE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHUYACA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 4.6 1.0 0.2

TRAPEN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ALMENDRADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRINCAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CALFUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DEGAN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DEGAN2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILOE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MONTEPATRIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

11-09-2021 11-09-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PUNITAQUI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELMOLLE 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 41.8 1.8 1.7

BIOCRUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 1.2 0.9 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.2 0.2

TOMAVAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 17.1 1.5 0.7

PMGD-CORTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DONAJAVIERA 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.6 0.1 0.1

PMGD-ERMITANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-SEPULTURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LAS-QUEMAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CASABLANCA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CASABLANCA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TAPIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURAUMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DEUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CHORRILLOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TREBALMAPOCHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 1.2 1.3 1.0 0.6 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 1.3 0.3

ELNOGAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESTANCILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-COPIULEMU 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.4 0.0 0.3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 18.3 0.8 0.8

PMGD-ELCAMPESINO1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-MIMBRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAIRENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASPAMPAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TAMM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILE_GEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ORAFTI 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0

ENERGIA BIOBIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COELEMU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CAÑETE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRONGOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LEBU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TIRUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONTULMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSALAMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HBS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HBS_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANCALI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUITRALMAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PICOLTUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-BOLDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-MALLECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHUFKEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURACAUTIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 1.7 0.1

LONQUIMAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EAGON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LPLAUTARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-AROMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LPPANGUIPULLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

REY_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SOUTHERN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

WATTS-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

WATTS-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SKRETTINGOSORNO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-TAMBORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CHIFIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOS-NEGROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CAMPESINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-RAPACO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CIRUELILO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CALAFATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ALERCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MULTIEXPORT-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MULTIEXPORT-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-BLUEGATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DIESEL-CEREZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DON-PEDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELCANELO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SKRETTING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DANISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIOMAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SALMOFOOD-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHANGOS->CUMBRES C1 175.7 188.4 193.7 189.9 171.5 141.6 -9.0 -36.1 1.2 86.0 115.4 99.0 85.7 117.9 116.0 115.7 144.3 167.8 243.5 157.4 88.5 42.4 24.0 -16.1 2604.4 243.5 108.5

CHANGOS->CUMBRES C2 172.6 185.4 95.7 186.9 168.6 138.8 -11.2 -38.1 -1.0 83.5 112.9 96.6 83.3 115.5 113.5 113.2 141.7 165.0 240.4 154.6 86.0 40.0 21.7 -18.3 2447.1 240.4 102.0

CUMBRES->CHANGOS C1 -167.2 -179.8 -184.3 -179.8 -161.4 -131.9 17.7 44.6 7.2 -78.1 -108.2 -92.1 -78.8 -110.7 -108.8 -108.3 -136.5 -159.6 -234.0 -148.8 -80.3 -34.5 -16.3 23.7 -2406.1 44.6 -100.3

CUMBRES->CHANGOS C2 -168.3 -181.0 -185.4 -180.9 -162.5 -133.1 16.5 43.3 5.9 -79.4 -109.6 -93.6 -80.3 -112.2 -110.2 -109.6 -137.9 -160.9 -235.2 -150.0 -81.5 -35.7 -17.4 22.4 -2436.5 43.3 -101.5

TOTAL HORA. 6013.7 5588.6 5290.3 5135.8 5086.3 5136.3 5503.5 5806.7 5948.0 6181.7 6557.3 6815.6 6939.8 6953.6 6867.4 6770.2 6589.8 6655.3 6317.7 6669.9 7063.0 7036.6 6855.7 6556.3 150,339        

TOTAL HORA. SING 3033 3004 3029 3036 2986 2945 2635 2402 2583 2786 2786 2762 2735 2804 2787 2808 2866 2908 3116 3001 2877 2861 2829 2716 68,294          

TOTAL SEN 9047 8593 8320 8172 8073 8081 8138 8208 8530 8967 9343 9578 9674 9758 9654 9578 9456 9563 9434 9671 9940 9897 9685 9272 218,633        

CONS. PROPIOS 200 200 199 198 198 198 212 212 212 212 205 196 195 195 195 195 195 196 198 198 197 197 197 197 4,794            

CONS. PROPIOS SING 230 230 230 230 230 230 230 230 230 225 218 218 218 218 218 218 218 225 225 225 225 225 225 225 5,398            

FLUJO CHANGOS->CUMBRES 342 367 330 369 332 273 -27 -81 -6 164 223 191 164 228 224 223 280 327 477 305 168 76 40 -40 4,947            

PERDIDAS APROX. 174 153 137 131 127 127 129 141 152 173 197 211 217 222 216 210 203 210 198 209 224 217 204 183 4,366            



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

11-09-2021 11-09-2021

. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PERDIDAS APROX. SING 85 77 86 82 80 82 81 57 71 76 69 70 70 71 69 72 72 70 78 86 88 99 100 95 1,888            

DEMANDA APROX. 5981 5602 5284 5176 5093 5084 5135 5373 5578 5961 6378 6600 6692 6765 6681 6588 6472 6577 6398 6568 6810 6699 6494 6136 146,126        

DEMANDA APROX. SING 2376 2330 2384 2356 2345 2360 2351 2196 2288 2321 2276 2283 2282 2287 2276 2294 2296 2286 2336 2384 2395 2460 2464 2436 56,062          

HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DMAX   : 7063.0 7063



ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 

11 de septiembre de 2021
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Hora Movi. Equipo / Central-Unidad Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

0:00 Instalación
Requerido 

 (MW)
Operacional Combustibles Cmg Limitación Condición Comentario del Embalse Control Activo

00:00 - COLBUN COLBUN - - - - - RE  Se declara en condición de Agotamiento - A - COLBUN -

00:00 - PEHUENCHE PEHUENCHE - - - - - RE  Se declara en condición de Agotamiento - A - ENEL GENERACION -

00:00 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv 0 DN - FS - OM Cambio en La Política de Precios - N - ENEL GENERACION -

00:00 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv 0 DN - FS - OM Cambio en La Política de Precios - N - ENEL GENERACION -

00:00 - COLBUN-1 COLBUN_sinv 0 DN - FS - OM - - A - COLBUN -

00:00 - RALCO-1 RALCO_sinv 250 RO - CI - OM - - N
IL 

2021001531 
ENEL GENERACION -

00:00 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - A - ENEL GENERACION - MT

00:00 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_GEST MT N LC MT - OT No sube por control Suministro combustible. - - - COLBUN - MT

00:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_GEST MT N LC MT - OT No sube por control Suministro combustible. - - - COLBUN - MT

00:00 - MEJILLONES-CTM1 MEJILLONES-CTM1_CAR LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021002011
ENGIE GENERACION - -

00:16 - RALCO-1 RALCO_sinv PC RO - PC - OM - - N
IL 

2021001531 
ENEL GENERACION - PC

00:16 - RALCO-2 RALCO_sinv PC N - PC - OM - - N ENEL GENERACION - PC

00:16 - RAPEL-2 RAPEL - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

00:16 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR N - PC - OM - - - AES ANDES - -

00:18 - RAPEL-1 RAPEL - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

00:18 - RAPEL-4 RAPEL - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

00:19 - RAPEL-2 RAPEL PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

00:20 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - A - ENEL GENERACION - MT

00:20 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR - DN - PP - OM Por faenas programadas SD 78414-78420. Ctx Lt 220 kV Cautín - Río Toltén N - COLBUN -

00:20 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR - DN - PP - OM Por faenas programadas SD 78414-78420. Ctx Lt 220 kV Cautín - Río Toltén N - COLBUN -

00:21 - RAPEL-1 RAPEL PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

00:22 - RAPEL-4 RAPEL PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

00:24 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR PC N - PC - OM Por faenas programadas SD 78414-78420. Ctx Lt 220 kV Cautín - Río Toltén N - COLBUN - PC

00:27 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR 60 N - CI - OM Por faenas programadas SD 78414-78420. Ctx Lt 220 kV Cautín - Río Toltén N - COLBUN -

00:33 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE 0 DN - FS - OM - - A - ENEL GENERACION -

00:34 - COLBUN-1 COLBUN_sinv 0 DN - FS - OM - - A - COLBUN -

00:38 - RAPEL-2 RAPEL 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

01:02 - RAPEL-1 RAPEL 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

01:09 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR N - MT - OM - - - AES ANDES - -

01:09 - RAPEL-4 RAPEL 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

01:19 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_GEST MT PO LC PS - EP Cancelada faenas programadas SD 2021077113. - - - ENEL GENERACION -

01:25 - RALCO-1 RALCO_sinv 200 RO - CI - OM - - N
IL 

2021001531 
ENEL GENERACION -

01:32 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR 60 N - CI - OM Por faenas programadas SD 78414-78420. Ctx Lt 220 kV Cautín - Río Toltén N - COLBUN -

01:37 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_GEST 0 DN LC FS - OM - - - - ENEL GENERACION -

01:52 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR 50 N - CI - OM Por faenas programadas SD 78414-78420. Ctx Lt 220 kV Cautín - Río Toltén N - COLBUN -

02:00 - RALCO-1 RALCO_sinv 100 RO - CI - OM - - N
IL 

2021001531 
ENEL GENERACION -

02:04 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR MT N - MT - OM Por faenas programadas SD 78414-78420. Ctx Lt 220 kV Cautín - Río Toltén N - COLBUN - MT

02:37 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR 50 N - CI - OM Por faenas programadas SD 78414-78420. Ctx Lt 220 kV Cautín - Río Toltén N - COLBUN -

02:49 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv 0 DN - FS - RE - - - - COLBUN -

02:51 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR 50 N - CI - OM Por faenas programadas SD 78414-78420. Ctx Lt 220 kV Cautín - Río Toltén N - COLBUN -

03:10 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR 0 DN - FS - OM Finalizan faenas programadas SD 78414-78420. - N - COLBUN -

03:10 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR MT N - MT - OM
Finalizan faenas programadas SD 78414-78420. No se retira por control tensión zona 

Puerto Montt
- N - COLBUN - MT

03:32 - RALCO-1 RALCO_sinv 0 DRO - FS - OM - - N
IL 

2021001531 
ENEL GENERACION -

03:53 - PANGUE-1 RALCO_sinv 180 N - CI - RE - - - - ENEL GENERACION -

03:53 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR LP - PC PCP OM LP 220 MW - -

SI 

2021078073 - 

 IL 

2021001155 

ENGIE GENERACION - -

04:00 - ESCUADRON ESCUADRON_COGEN 0 DF - FS - SDCF Problema en circuito de control, según SDCF 2021079225. - -
SDCF 

2021079225
ESCUADRON -

04:04 - GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR - LF - MT PCP OM Cancela SI 2021075208 - -
IL 

2021001247
AES ANDES - -

04:04 - GUACOLDA-2 GUACOLDA-2_CAR - LF - MT PCP OM Cancela SI 2021075208 - -
IL 

2021001973
AES ANDES - -

04:18 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_D - DN DLC FS - OM Cancela SI 2021078105 - -
SI 

2021078105
ENEL GENERACION - -

04:38 - PANGUE-1 RALCO_sinv 120 N - CI - RE - - - - ENEL GENERACION -

05:25 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_GEST - DN DLC PP - OM - - - - COLBUN -

05:25 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_GEST - DN DLC PP - OM - - - - COLBUN -

05:34 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_GEST MT N - MT - OM - - - 2021076961 ENEL GENERACION - MT

05:34 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_GEST - PO - EP - EP - - -
SI 

2021078021
ENEL GENERACION -

05:34 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR MT N - MT - OM - - - - AES ANDES - MT

05:34 - MEJILLONES-CTM1 MEJILLONES-CTM1_CAR LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021002011
ENGIE GENERACION - -

05:40 - PANGUE-1 RALCO_sinv 180 N - CI - RE - - - - ENEL GENERACION -

05:47 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR MT LF - MT - OM - - -
 IL 

2021002079
AES ANDES - MT

05:47 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021000072 
AES ANDES - -

05:47 - HORNITOS-CTH HORNITOS-CTH_CAR LF - MT PCP OM - - -
 IL 

2021002058
ENGIE GENERACION - -

05:47 - ANDINA-CTA ANDINA-CTA_CAR LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021001939
ENGIE - -

05:52 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_GEST - N LC PMT - OM  Sincronizada - - - COLBUN -

05:58 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_GEST MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - MT

05:58 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_GEST - N LC PMT - OM  Sincronizada - - - COLBUN -

06:00 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_GEST N LC MT - OM - - - ENGIE GENERACION - -

06:00 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_GEST RO LC CI MTP OM - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

06:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_GEST PC N - PC - OT Disponibilidad de combustible. - - - COLBUN - PC

06:04 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_GEST MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - MT

06:07 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR - PO - EP PCP EP - - -

SDCF 

2021079051 - 

 IL 

2021002046

AES ANDES -

06:17 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN MT N - MT - OM - - - - AES ANDES - MT

06:17 - SANTAFE SANTAFE_BL1+BL2_COGEN PC LF - PC - OM - - -
IL 

2021002094
SANTA FE - PC

06:17 - CMPCLAJA CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

06:17 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

06:17 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_GEST RO LC MT MTP OM - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

06:17 - NORGENER-NTO2 NORGENER-NTO2_CAR N - MT - OM - - - - AES ANDES - -

06:17 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR LP - MT PCP OM LP 220 MW - -

SI 

2021078073 - 

 IL 

2021001155 

ENGIE GENERACION - -

06:17 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR N - CI - OM - - - AES ANDES - -

06:17 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR N - CI - OM - - - AES ANDES - -

06:27 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv PC N - PC - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - PC

06:40 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_GEST MT N - MT - OM Finalizan faenas programadas SD 78021. - - - ENEL GENERACION - MT

06:45 - PANGUE-1 RALCO_sinv PC N - PC - RE - - - - ENEL GENERACION - PC

06:45 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv - DN - PP - RE - - - - COLBUN -

06:49 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - COLBUN - MT
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Hora Movi. Equipo / Central-Unidad Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

0:00 Instalación
Requerido 

 (MW)
Operacional Combustibles Cmg Limitación Condición Comentario del Embalse Control Activo

06:58 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR - LF - MT PCP OM Cancela SDCF 2021079051 - -
IL 

2021002046
AES ANDES -

07:01 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv PC N - PC - RE - - - - COLBUN - PC

07:52 - MASISA MASISA_COGEN MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021002070
STS - MT

07:52 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR MT N - MT - OM - - - - AES ANDES - MT

07:52 - BOCAMINA-2 BOCAMINA-2_CAR 250 N - CI - OM - - - - ENEL GENERACION -

07:52 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR MT N - MT - OM - - - AES ANDES - MT

07:52 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR MT N - MT - OM - - - AES ANDES - MT

07:52 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR MT N - MT - OM - - - - AES ANDES - MT

07:52 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR MT N - MT - OM - - - - AES ANDES - MT

07:59 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT N - PS - RE - - - - COLBUN -

08:00 - KELAR-TG12 KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A MT N LC PS - OM en proceso de salida la componente TG1 - - - KELAR - -

08:04 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv 0 DN - FS - RE - - - - COLBUN -

08:06 - KELAR-TG1 KELAR-TG1_TG1_GNL_A MT N LC PS - OM Desacopla la componente TG1 - - - KELAR - -

08:06 - KELAR-TG2 KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A MT N LC MT - OM Desacopla la componente TG1 - - - KELAR - -

08:21 - KELAR-TG1 KELAR-TG1_TG1_GNL_A 0 DN DLC FS - OM F/S la componente TG1 - - - KELAR - -

08:31 - PANGUE-1 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - ENEL GENERACION - MT

08:35 - BOCAMINA-2 BOCAMINA-2_CAR MT N - MT - OM - - - - ENEL GENERACION - MT

08:35 - SANTAMARIA SANTAMARIA_CAR MT N - MT - OM - - - - COLBUN - MT

08:35 - LICANTEN LICANTEN_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

08:37 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv MT RO - MT - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - MT

08:53 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_GEST MT N LC PS - OT Control Suministro combustible. - - - COLBUN -

09:22 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1_GNL_GEST MT N LC PS - OT  F/S TV. - - - COLBUN -

09:29 - GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR MT LF - PS PCP OM - - -
IL 

2021001247
AES ANDES - -

09:31 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_GEST RO LC PS MTP OT Control suministro GNL - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

09:41 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1_GNL_GEST 0 DN DLC FS - OT - - - - COLBUN -

09:43 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_GEST RO LC PS MTP OM F/S la componente U16 -TV - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

09:50 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_GEST 0 DRO DLC FS MTP OM F/S la componente U16 -TG - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

10:00 - CMPCLAJA CMPCLAJA_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - SANTA FE - MT

10:00 - CHOLGUAN CHOLGUAN_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - ARAUCO - MT

10:00 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - COMASA - MT

10:00 - SANTAFE SANTAFE_BL1_COGEN MT LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021002094
SANTA FE - MT

10:00 - CELCO CELCO_BL1_COGEN 0 LF - MT CF OM - - -
 IL 

2021002088
ARAUCO -

10:00 - ARAUCO ARAUCO_COGEN - LF - MT CF OM - - -
IL 

2021002056
ARAUCO -

10:00 - VINALES VINALES_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - ARAUCO - MT

10:00 - SANTAMARTA SANTAMARTA_COGEN MT N - MT - OM - - - - SANTA MARTA - MT

10:00 - VALDIVIA VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021002092
ARAUCO - PC

10:00 - LOMALOSCOLORADOS-2 LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS MT N - MT - OM - - - - KDM - MT

10:00 - ENAPBIOBIO_COGEN ENAPBIOBIO_COGEN MT N - MT - OM - - - - ENAP BIOBIO - MT

10:00 - LICANTEN LICANTEN_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - ARAUCO - MT

10:00 - LAJAEVE-2 LAJAEVE-2_COGEN MT N - MT - OM - - - - AES ANDES - MT

10:00 - NUEVAALDEA-3 NUEVAALDEA-3_COGEN MT N LC MT - OM - - - - ARAUCO - MT

10:00 - ENAPACONCAGUA ENAPACONCAGUA_COGEN 22 N - PC CF OM  Limitada a generar a carga fica de 60 MW. -
IL 

2021002096
ENAP -

10:00 - TOTAL ERNC - -500 - - - - - Inicio prorrata generalizada por costo cero en el sistema - - - CDC

10:00 Blanco Blanco 5 N - CI - OM COLBUN

10:00 Carena Carena 1 N - CI - OM COLBUN

10:00 Chacabuquito Chacabuquito 9 N - CI - OM COLBUN

10:00 Juncal Juncal 7 N - CI - OM COLBUN

10:00 Los Quilos Los Quilos 15 N - CI - OM COLBUN

10:00 Quilleco Quilleco 28 N - CI - OM COLBUN

10:00 Rucúe Rucúe 66 N - CI - OM COLBUN

10:00 Abanico Abanico 23 N - CI - OM ENEL GENERACION

10:00 Curillinque Curillinque 16 N - CI - OM ENEL GENERACION

10:00 Isla Isla 22 N - CI - OM ENEL GENERACION

10:00 Loma Alta Loma Alta 6 N - CI - OM ENEL GENERACION

10:00 Ojos de Agua Ojos de Agua 3 N - CI - OM ENEL GENERACION

10:00 Palmucho Palmucho 24 N - CI - OM ENEL GENERACION

10:00 Sauzal Sauzal 5 N - CI - OM ENEL GENERACION

10:00 Sauzalito Sauzalito 28 N - CI - OM ENEL GENERACION

10:00 Alfalfal Alfalfal 28 N - CI - OM AES ANDES

10:00 Maitenes Maitenes 4 N - CI - OM AES ANDES

10:00 Queltehues Queltehues 25 N - CI - OM AES ANDES

10:00 Volcán Volcán 6 N - CI - OM AES ANDES

10:00 Puntilla Puntilla 1 N - CI - OM PUNTILLA

10:00 Rincón Rincón 1 N - CI - OM PUNTILLA

10:00 Itata Itata 2 N - CI - OM PUNTILLA

10:00 Chacayes Chacayes 22 N - CI - OM PACIFIC HYDRO

10:00 Mampil Mampil 3 N - CI - OM DUKE

10:00 Peuchén Peuchén 5 N - CI - OM DUKE

10:00 Pilmaiquén Pilmaiquén 18 N - CI - OM ENEL GENERACION

10:00 Pullinque Pullinque 17 N - CI - OM ENEL GENERACION

10:00 Rucatayo Rucatayo 34 N - CI - OM RUCATAYO

10:00 - TOTAL ERNC SEN -300 - - - - CTx Prorrata Generalizada SEN - - - CDC - -

10:00 - PFV-ALMEYDA PFV-ALMEYDA 47 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ACCIONA - -

10:00 - PFV-ELROMERO PFV-ELROMERO 110 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ACCIONA - -

10:00 - PE-PUNTAPALMERAS PE-PUNTAPALMERAS 29 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ACCIONA - -

10:00 - PFV-MALGARIDA PFV-MALGARIDA 177 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ACCIONA - -

10:00 - PFV-USYA PFV-USYA 28 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ACCIONA - -

10:00 - PFV-ANDES1 PFV-ANDES1 16 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - AES GENER - -

10:00 - PFV-ANDES2 PFV-ANDES2 41 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - AES GENER - -

10:00 - PE-LOSCURUROS PE-LOSCURUROS 88 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - AES GENER - -

10:00 - PFV-LUZDELNORTE PFV-LUZDELNORTE 48 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - CELEOREDES - -

10:00 - PFV-ELPELICANO PFV-ELPELICANO 81 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - EL PELICANO - -

10:00 - PFV-SALVADOR PFV-SALVADOR 44 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ORAZUL - -

10:00 - PFV-CHANARES PFV-CHANARES 26 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PFV-CARRERAPINTO PFV-CARRERAPINTO 52 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PFV-DIEGODEALMAGRO PFV-DIEGODEALMAGRO 10 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PFV-LALACKAMA PFV-LALACKAMA 49 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PFV-PAMPASOLARNORTE PFV-PAMPASOLARNORTE 49 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PE-CANELA PE-CANELA 13 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PE-CANELA-2 PE-CANELA-2 55 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PE-TALTAL PE-TALTAL 91 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PE-TALINAYORIENTE PE-TALINAYORIENTE 69 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PE-TALINAYPONIENTE PE-TALINAYPONIENTE 38 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PE-SIERRAGORDA PE-SIERRAGORDA 34 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PE-VALLEDELOSVIENTOS PE-VALLEDELOSVIENTOS 6 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PFV-FINISTERRAE PFV-FINISTERRAE 92 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - PFV-LOSLOROS PFV-LOSLOROS 18 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENGIE GENERACIÓN - -

10:00 - PE-MONTEREDONDO PE-MONTEREDONDO 37 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENGIE GENERACIÓN - -

10:00 - PFV-LLANODELLAMPOS PFV-LLANODELLAMPOS 68 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-PUERTOSECO PFV-PUERTOSECO 8 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -
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10:00 - PFV-CONEJO PFV-CONEJO 71 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PE-ELARRAYAN PE-ELARRAYAN 79 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PE-PUNTACOLORADA PE-PUNTACOLORADA 0 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-POZOALMONTE-3 PFV-POZOALMONTE-3 12 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-POZOALMONTE-2 PFV-POZOALMONTE-2 5 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-LAHUAYCA PFV-LAHUAYCA 11 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-JAMA-1 PFV-JAMA-1 26 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-JAMA-2 PFV-JAMA-2 17 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-MARIAELENA PFV-MARIAELENA 21 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-CERRODOMINADOR PFV-CERRODOMINADOR 84 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-BOLERO-1 PFV-BOLERO-1 96 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-URIBESOLAR PFV-URIBESOLAR 30 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-SAN PEDRO PFV-SAN PEDRO 85 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-NUEVA QUILLAGUA PFV-NUEVA QUILLAGUA 82 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-SAN ISABEL PFV-SAN ISABEL 124 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PFV-DOÑACARMEN PFV-DOÑACARMEN 2 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PE-CABO LEONES1 PE-CABO LEONES1 101 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PE-CABO LEONES2 PE-CABO LEONES2 116 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PE-CABO LEONES3 PE-CABO LEONES3 92 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PE-SARCO PE-SARCO 136 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - ENOR CHILE - -

10:00 - PE-PUNTASIERRA PE-PUNTASIERRA 65 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - HYDROPACIFIC - -

10:00 - PE-TOTORAL PE-TOTORAL 36 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - LAP - -

10:00 - PE-SANJUAN PE-SANJUAN 161 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - LAP - -

10:00 - PFV-JAVIERA PFV-JAVIERA 42 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - RNE - -

10:00 - PFV-HUATACONDO PFV-HUATACONDO 72 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - RNE - -

10:00 - PFV-ATACAMA SOLAR PFV-ATACAMA SOLAR 130 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - RNE - -

10:00 - PFV-LA HUELLA PFV-LA HUELLA 32 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - RNE - -

10:00 - PFV-GRANJASOLAR PFV-GRANJASOLAR 93 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - SIEMENS - -

10:00 - PFV-SANANDRES PFV-SANANDRES 7 N - CI - OM - Prorrata Generalizada SEN - - STS - -

10:00 - CERROPABELLON-G1A CERROPABELLON-G1A_GEO MT N - MT - OM SSCC de CTF(-) - - - ENEL GREEN POWER - -

10:00 - CERROPABELLON-G2A CERROPABELLON-G2A_GEO MT N - MT - OM SSCC de CTF(-) - - - ENEL GREEN POWER - -

10:02 - GUACOLDA-1 GUACOLDA-1_CAR 0 DLF - FS PCP OM - - -
IL 

2021001247
AES ANDES - -

10:12 - TOTAL ERNC SEN - - - - - CTx Finaliza Prorrata Generalizada SEN - - - CDC - -

10:12 - CMPCLAJA CMPCLAJA_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

10:12 - ENAPACONCAGUA ENAPACONCAGUA_COGEN PC N - PC CF OM - -
IL 

2021002xxx
ENAP - PC

10:12 - LAJAEVE-2 LAJAEVE-2_COGEN PC N - PC - OM - - - - AES ANDES - PC

10:12 - NUEVAALDEA-3 NUEVAALDEA-3_COGEN - N LC PC - OM - - - - ARAUCO -

10:12 - VINALES VINALES_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

10:12 - TOTAL ERNC - -28 - - - - -
Inicio prorrata control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - Diego de 

Almagro.
- - - CDC - -

10:12 - PE-TAL TAL PE-TAL TAL 87 N - CI - OM -
Control Tx L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - Diego 

de Almagro.
- - ENEL GREEN POWER - -

10:12 - PFV-CONEJO PFV-CONEJO 79 N - CI - OM -
Control Tx L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - Diego 

de Almagro.
- - ENOR CHILE - -

10:12 - PFV-LALAKAMA PFV-LALAKAMA 50 N - CI - OM -
Control Tx L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - Diego 

de Almagro.
- - ENEL GREEN POWER - -

10:12 - PFV-PAMPA SOLAR NORTE PFV-PAMPA SOLAR NORTE 51 N - CI - OM -
Control Tx L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - Diego 

de Almagro.
- - ENEL GREEN POWER - -

10:12 - CERROPABELLON-G1A CERROPABELLON-G1A_GEO PC N - PC - OM SSCC de CTF(-) - - - ENEL GREEN POWER - -

10:12 - CERROPABELLON-G2A CERROPABELLON-G2A_GEO PC N - PC - OM SSCC de CTF(-) - - - ENEL GREEN POWER - -

10:35 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR MT N - PS - OM  Finaliza Control de tensión. - N - COLBUN -

10:42 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR 0 DN - FS - OM - - N - COLBUN -

11:00 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_GEST MT N LC PS - OT Control Suministro combustible. Finaliza SSCC. - - - COLBUN -

11:00 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR MT N - MT - OM No baja por proxima incorporación a SSCC de AGC - -
IL 

2021001619
AES ANDES - -

11:06 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR MT LP - MT PCP OM LP a 133 MW - -
SI 

2021078655
AES ANDES - -

11:09 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_GEST 0 DN DLC FS - OT - - - - COLBUN -

12:00 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR MT N - MT - OM Se reemplazan los SSCC - -
IL 

2021001619
AES ANDES - -

12:09 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC - -

12:27 - LOSVIENTOS LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA 0 DN - FS - OM  Cancelada IL 2021002037. - - - GENERADORA METROPOLITANA -

13:10 - TOTAL ERNC - -76 - - - - OM Inicio prorrata Control tx Lt 220 kV Salar - Calama - 228 MVA - - - CDC - -

13:10 - PE-VALLE DE LOS VIENTOS PE-VALLE DE LOS VIENTOS 20 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

13:10 - PE-CALAMA PE-CALAMA 40 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENGIE GENERACION - -

13:10 - PFV-USYA PFV-USYA 53 N - CI - OM Central sin variación. SSCC de CTF(-) Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ACCIONA - -

13:10 - PFV-SAN PEDRO PFV-SAN PEDRO 85 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

13:10 - PFV-AZABACHE PFV-AZABACHE 4 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

13:10 PFV-PUERTO SECO PFV-PUERTO SECO 8 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

13:10 PFV-JAMA I PFV-JAMA I 25 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

13:10 PFV-JAMA II PFV-JAMA II 18 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

13:28 - TOTAL ERNC - -111 - - - - OM Redistribución  prorrata Control tx Lt 220 kV Salar - Calama - 228 MVA - - - CDC - -

13:28 - PE-VALLE DE LOS VIENTOS PE-VALLE DE LOS VIENTOS 18 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

13:28 - PE-CALAMA PE-CALAMA 85 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENGIE GENERACION - -

13:28 - PFV-USYA PFV-USYA 53 N - CI - OM Central sin variación. SSCC de CTF(-) Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ACCIONA - -

13:28 - PFV-SAN PEDRO PFV-SAN PEDRO 40 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

13:28 - PFV-AZABACHE PFV-AZABACHE 4 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

13:28 PFV-PUERTO SECO PFV-PUERTO SECO 6 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

13:28 PFV-JAMA I PFV-JAMA I 12 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

13:28 PFV-JAMA II PFV-JAMA II 8 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

13:30 - TOTAL ERNC SEN -180 - - - - CTx Inicia prorrata por Control Tx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - 2000 MVA - - - CDC

13:30 - PFV-ALMEYDA PFV-ALMEYDA 50 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ACCIONA

13:30 - PFV-ELROMERO PFV-ELROMERO 172 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ACCIONA

13:30 - PE-PUNTAPALMERAS PE-PUNTAPALMERAS 35 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ACCIONA

13:30 - PFV-MALGARIDA PFV-MALGARIDA 191 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ACCIONA

13:30 - PFV-USYA PFV-USYA 51 N - CI - OM Central sin variación. SSCC de CTF(-) Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ACCIONA

13:30 - PFV-ANDES1 PFV-ANDES1 17 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - AES GENER

13:30 - PFV-ANDES2 PFV-ANDES2 57 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - AES GENER

13:30 - PE-LOSCURUROS PE-LOSCURUROS 102 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - AES GENER

13:30 - PFV-LUZDELNORTE PFV-LUZDELNORTE 26 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - CELEOREDES

13:30 - PFV-ELPELICANO PFV-ELPELICANO 81 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - EL PELICANO

13:30 - PFV-SALVADOR PFV-SALVADOR 53 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ORAZUL

13:30 - PFV-CHANARES PFV-CHANARES 30 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PFV-CARRERAPINTO PFV-CARRERAPINTO 69 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PFV-DIEGODEALMAGRO PFV-DIEGODEALMAGRO 28 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PFV-LALACKAMA PFV-LALACKAMA 51 N - CI - OM
Central sin variación. Prorrata control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal 

- Diego de Almagro.
Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PFV-PAMPASOLARNORTE PFV-PAMPASOLARNORTE 42 N - CI - OM
Central sin variación. Prorrata control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal 

- Diego de Almagro.
Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PE-CANELA PE-CANELA 12 N - CI - OM Central sin variación. Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PE-CANELA-2 PE-CANELA-2 57 N - CI - OM Central sin variación. Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PE-TALTAL PE-TALTAL 85 N - CI - OM
Central sin variación. Prorrata control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal 

- Diego de Almagro.
Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PE-TALINAYORIENTE PE-TALINAYORIENTE 72 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PE-TALINAYPONIENTE PE-TALINAYPONIENTE 55 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PE-SIERRAGORDA PE-SIERRAGORDA 59 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PE-VALLEDELOSVIENTOS PE-VALLEDELOSVIENTOS 19 N - CI - OM Central sin variación. Prorrata Ctx Lt 220 kV Salar - Calama Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PFV-FINISTERRAE PFV-FINISTERRAE 96 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENEL GREEN POWER

13:30 - PFV-LOSLOROS PFV-LOSLOROS 30 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENGIE GENERACIÓN

13:30 - PE-MONTEREDONDO PE-MONTEREDONDO 38 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENGIE GENERACIÓN

13:30 - PFV-LLANODELLAMPOS PFV-LLANODELLAMPOS 74 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-PUERTOSECO PFV-PUERTOSECO 7 N - CI - OM Central sin variación. Prorrata Ctx Lt 220 kV Salar - Calama Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-CONEJO PFV-CONEJO 76 N - CI - OM
Central sin variación. Prorrata control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal 

- Diego de Almagro.
Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE
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13:30 - PE-ELARRAYAN PE-ELARRAYAN 106 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PE-PUNTACOLORADA PE-PUNTACOLORADA 0 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-POZOALMONTE-3 PFV-POZOALMONTE-3 13 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-POZOALMONTE-2 PFV-POZOALMONTE-2 6 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-LAHUAYCA PFV-LAHUAYCA 23 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-JAMA-1 PFV-JAMA-1 19 N - CI - OM Central sin variación. Prorrata Ctx Lt 220 kV Salar - Calama Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-JAMA-2 PFV-JAMA-2 14 N - CI - OM Central sin variación. Prorrata Ctx Lt 220 kV Salar - Calama Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-MARIAELENA PFV-MARIAELENA 53 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-CERRODOMINADOR PFV-CERRODOMINADOR 90 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-BOLERO-1 PFV-BOLERO-1 103 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-URIBESOLAR PFV-URIBESOLAR 44 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-SAN PEDRO PFV-SAN PEDRO 67 N - CI - OM Central sin variación. Prorrata Ctx Lt 220 kV Salar - Calama Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-NUEVA QUILLAGUA PFV-NUEVA QUILLAGUA 89 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-SAN ISABEL PFV-SAN ISABEL 134 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PFV-DOÑACARMEN PFV-DOÑACARMEN 5 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PE-CABO LEONES1 PE-CABO LEONES1 111 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PE-CABO LEONES2 PE-CABO LEONES2 155 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PE-CABO LEONES3 PE-CABO LEONES3 125 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PE-SARCO PE-SARCO 153 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENOR CHILE

13:30 - PE-PUNTASIERRA PE-PUNTASIERRA 77 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - HYDROPACIFIC

13:30 - PE-TOTORAL PE-TOTORAL 38 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - LAP

13:30 - PE-SANJUAN PE-SANJUAN 175 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - LAP

13:30 - PFV-JAVIERA PFV-JAVIERA 53 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - RNE

13:30 - PFV-HUATACONDO PFV-HUATACONDO 74 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - RNE

13:30 - PFV-ATACAMA SOLAR PFV-ATACAMA SOLAR 133 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - RNE

13:30 - PFV-LA HUELLA PFV-LA HUELLA 55 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - RNE

13:30 - PFV-GRANJASOLAR PFV-GRANJASOLAR 96 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - SIEMENS

13:30 - PFV-SANANDRES PFV-SANANDRES 35 N - CI - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - STS

13:30 - ENAPBIOBIO_COGEN ENAPBIOBIO_COGEN PC N - PC - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ENAP BIOBIO - MT

13:30 - LICANTEN LICANTEN_BL1_COGEN PC N - PC - OM - Ctx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - - ARAUCO - PC

13:30 - CERROPABELLON-G1A CERROPABELLON-G1A_GEO MT N - MT - OM SSCC de CTF(-) - - - ENEL GREEN POWER - MT

13:30 - CERROPABELLON-G2A CERROPABELLON-G2A_GEO MT N - MT - OM SSCC de CTF(-) - - - ENEL GREEN POWER - MT

14:08 - MASISA MASISA_COGEN 0 DF - FS PCP SICF - - -

IL 

2021002070 - 

 IF 

2021002546

STS -

14:10 - TOTAL ERNC - -183 - - - - OM Redistribución  prorrata Control tx Lt 220 kV Salar - Calama - 228 MVA - - - CDC - -

14:10 - PE-VALLE DE LOS VIENTOS PE-VALLE DE LOS VIENTOS 16 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

14:10 - PE-CALAMA PE-CALAMA 135 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENGIE GENERACION - -

14:10 - PFV-USYA PFV-USYA 50 N - CI - OM  SSCC de CTF(-) Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ACCIONA - -

14:10 - PFV-SAN PEDRO PFV-SAN PEDRO 20 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

14:10 - PFV-AZABACHE PFV-AZABACHE 4 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

14:10 PFV-PUERTO SECO PFV-PUERTO SECO 2 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

14:10 PFV-JAMA I PFV-JAMA I 6 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

14:10 PFV-JAMA II PFV-JAMA II 4 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

14:20 - SANTAMARIA SANTAMARIA_CAR 250 N - CI - OM - - - - COLBUN -

14:20 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

14:20 - LOMALOSCOLORADOS-2 LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS PC N - PC - OM - - - - KDM - PC

14:20 - VALDIVIA VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021002092
ARAUCO -

14:20 - CELCO CELCO_BL1_COGEN PC LF - PC CF OM - - -
 IL 

2021002088
ARAUCO -

14:20 - SANTAMARTA SANTAMARTA_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA MARTA - PC

14:20 - VINALES VINALES_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

14:20 - SANTAFE SANTAFE_BL1+BL2_COGEN PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021002094
SANTA FE - PC

14:20 - CHOLGUAN CHOLGUAN_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

14:20 - CMPCLAJA CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

14:29 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR MT N - MT - OM Cancelada SI 2021078655 - - - AES ANDES - -

14:37 - MASISA MASISA_COGEN - PO - EP PCP SICF  Sincronizada en prueba. - -

IL 

2021002070 - 

 IF 

2021002546

STS -

14:58 - COLBUN-2 COLBUN_sinv - DN - PP - OT Control Cota  Machicura. Cota Machicura 255.54 A - COLBUN -

15:00 - TOTAL ERNC - -202 - - - - OM Redistribución  prorrata Control tx Lt 220 kV Salar - Calama - 228 MVA - - - CDC - -

15:00 - PE-VALLE DE LOS VIENTOS PE-VALLE DE LOS VIENTOS 10 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

15:00 - PE-CALAMA PE-CALAMA 150 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENGIE GENERACION - -

15:00 - PFV-USYA PFV-USYA 48 N - CI - OM  SSCC de CTF(-) Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ACCIONA - -

15:00 - PFV-SAN PEDRO PFV-SAN PEDRO 15 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

15:00 - PFV-AZABACHE PFV-AZABACHE 4 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

15:00 PFV-PUERTO SECO PFV-PUERTO SECO 2 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

15:00 PFV-JAMA I PFV-JAMA I 6 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

15:00 PFV-JAMA II PFV-JAMA II 3 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

15:05 - TOTAL ERNC SEN - - - - - CTx Finaliza prorrata por Control Tx Lt 500 kV Pan de Azucar - Polpaico - 2000 MVA - - - CDC

15:05 - CERROPABELLON-G1A CERROPABELLON-G1A_GEO PC N - PC - OM SSCC de CTF(-) - - - ENEL GREEN POWER - -

15:05 - CERROPABELLON-G2A CERROPABELLON-G2A_GEO PC N - PC - OM SSCC de CTF(-) - - - ENEL GREEN POWER - -

15:10 - COLBUN-2 COLBUN_sinv MT N - MT - OT Control Cota  Machicura. - A - COLBUN - MT

15:17 - ELTORO-2 ELTORO_sinv - N - MT - OT Al servicio por respaldo por SSAA. - N - ENEL GENERACION -

15:28 - BOCAMINA-2 BOCAMINA-2_CAR PC N - PC - OM - - - - ENEL GENERACION - PC

15:28 - SANTAMARIA SANTAMARIA_CAR PC N - PC - OM - - - - COLBUN - PC

15:28 - LICANTEN LICANTEN_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

15:45 - CELCO CELCO_BL1_COGEN PC LF - PC CF OT  Queda operando en Isla asociado a IF 2021002548 - -

 IL 

2021002088 - 

 IF 

2021002548

ARAUCO - PC

16:02 - TOTAL ERNC - -202 - - - - OM Redistribución  prorrata Control tx Lt 220 kV Salar - Calama - 228MVA - - - CDC - -

16:02 - PE-VALLE DE LOS VIENTOS PE-VALLE DE LOS VIENTOS 10 N - CI - OM Central sin variación. Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

16:02 - PE-CALAMA PE-CALAMA 150 N - CI - OM Central sin variación. Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENGIE GENERACION - -

16:02 - PFV-USYA PFV-USYA 41 N - CI - OM  SSCC de CTF(-) Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ACCIONA - -

16:02 - PFV-SAN PEDRO PFV-SAN PEDRO 15 N - CI - OM Central sin variación. Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

16:02 - PFV-AZABACHE PFV-AZABACHE 4 N - CI - OM Central sin variación. Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

16:02 PFV-PUERTO SECO PFV-PUERTO SECO 2 N - CI - OM Central sin variación. Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

16:02 PFV-JAMA I PFV-JAMA I 6 N - CI - OM Central sin variación. Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

16:02 PFV-JAMA II PFV-JAMA II 3 N - CI - OM Central sin variación. Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

16:17 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_GEST DRO DLC PP MTP OM - - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

16:37 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR PC N - PC - OM - - - - AES ANDES - PC

16:38 - CELCO CELCO_BL1_COGEN PC LF - PC CF OM Finaliza operación en isla, cancelada IF 2021002548 - -
 IL 

2021002088
ARAUCO - PC

16:40 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_GEST - DN DLC PP - OM  Por SSCC. - - - COLBUN -

16:54 - LAUTARO-1 LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

16:54 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR 200 N - CI - OM - - - - AES ANDES - -

16:54 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR 200 N - CI - OM - - - - AES ANDES - -

16:57 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_GEST - N LC PMT - OM  Sincronizada y con SSCC. - - - COLBUN -

17:00 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_GEST PC N LC PC - OM  Llega a MT y sube a PC Con SSCC - - - COLBUN - PC

17:00 - TOTAL ERNC - -192 - - - - OM Redistribución  prorrata Control tx Lt 220 kV Salar - Calama - 228MVA - - - CDC - -

17:00 - PE-VALLE DE LOS VIENTOS PE-VALLE DE LOS VIENTOS 20 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

17:00 - PE-CALAMA PE-CALAMA 135 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENGIE GENERACION - -

17:00 - PFV-USYA PFV-USYA 17 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ACCIONA - -

17:00 - PFV-SAN PEDRO PFV-SAN PEDRO 30 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

17:00 - PFV-AZABACHE PFV-AZABACHE 4 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

17:00 PFV-PUERTO SECO PFV-PUERTO SECO 4 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -
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17:00 PFV-JAMA I PFV-JAMA I 10 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

17:00 PFV-JAMA II PFV-JAMA II 5 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

17:02 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_GEST RO LC PMT MTP OM E/S la componente U16 -TG - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

17:21 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
 IL 

2021002079
AES ANDES - PC

17:21 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN PC N - PC - OM - - - - AES ANDES - PC

17:21 - SANTAFE SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021002094
SANTA FE - PC

17:21 - CMPCLAJA CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

17:21 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR PC N - PC - OM - - - - AES ANDES - -

17:21 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR PC N - PC - OM - - - - AES ANDES - -

17:21 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR PC LP - PC PCP OM LP 220 MW - -

SI 

2021078073 - 

 IL 

2021001155 

ENGIE GENERACION - -

17:28 - CDC - - - - - - -
Finaliza prorrata control L. 220 kV Francisco - Diego de Almagro y Cachiyuyal - Diego de 

Almagro.
- - - CDC - -

17:30 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_GEST - DN DLC PP - OT  Por SSCC. - - - ENEL GENERACION -

17:32 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_GEST RO LC PMT MTP OM - - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

17:37 - VENTANAS-2 VENTANAS-2_CAR - LF - PC PCP SDCF  Falla de pulverizador 2E - -
SDCF 

2021079233
AES ANDES -

17:47 - MASISA MASISA_COGEN PC LF - PC PCP OM  Cancelada IF 2021002546 - -
IL 

2021002070
STS - PC

18:00 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_GEST - N LC PMT - OT  Sincronizada y con SSCC. - - - ENEL GENERACION -

18:00 - TOTAL ERNC - -166 - - - - OM Redistribución  prorrata Control tx Lt 220 kV Salar - Calama - 228 MVA - - - CDC - -

18:00 - PE-VALLE DE LOS VIENTOS PE-VALLE DE LOS VIENTOS 30 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

18:00 - PE-CALAMA PE-CALAMA 118 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENGIE GENERACION - -

18:00 - PFV-USYA PFV-USYA 21 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ACCIONA - -

18:00 - PFV-SAN PEDRO PFV-SAN PEDRO 30 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

18:00 - PFV-AZABACHE PFV-AZABACHE 4 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENEL GREEN POWER - -

18:00 PFV-PUERTO SECO PFV-PUERTO SECO 6 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

18:00 PFV-JAMA I PFV-JAMA I 12 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

18:00 PFV-JAMA II PFV-JAMA II 8 N - CI - OM - Ctx Lt 220 kV Salar - Calama - - ENOR CHILE - -

18:00 - COCHRANE-CCH1 COCHRANE-CCH1_CAR PC N - PC - OM - - - AES ANDES - -

18:00 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR PC N - PC - OM - - - AES ANDES - -

18:00 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021000072 
AES ANDES - -

18:00 - HORNITOS-CTH HORNITOS-CTH_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
 IL 

2021002058
ENGIE GENERACION - -

18:00 - ANDINA-CTA ANDINA-CTA_CAR PC LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021001939
ENGIE - -

18:00 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_GEST PC N LC PC - OM - - - ENGIE GENERACION - -

18:00 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_GEST PC RO LC PC MTP OM E/S la componente U16 -TV - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

18:00 - NORGENER-NTO2 NORGENER-NTO2_CAR PC N - PC - OM - - - - AES ANDES - -

18:01 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE - DN - PP - OM - - A - ENEL GENERACION -

18:03 - TOCOPILLA-U16 TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_GEST PC RO LC PC MTP OM MT, estable - -

IL 

2021001511 - 

 IL 

2021001815

ENGIE GENERACION - -

18:05 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_GEST MT N LC MT - OT  Llega a MT e inicia SSCC. - - - ENEL GENERACION - MT

18:12 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE 200 N - CI - OM - - A - ENEL GENERACION -

18:15 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE - DN - PP - OM - - A - ENEL GENERACION -

18:20 - ESCUADRON ESCUADRON_COGEN - PO - EP - SDCF  Sincronizada en pruebas. - -
SDCF 

2021079225
ESCUADRON -

18:25 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - A - ENEL GENERACION - MT

18:30 - CHUYACA CHUYACA_DIESEL - DLF DLC PP PCP OT  Por SSCC. - -
IL 

2021002010
STS -

18:31 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE PC N - PC - OM - - A - ENEL GENERACION - PC

18:31 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE 200 N - CI - OM - - A - ENEL GENERACION -

18:40 - CDC - - - - - - OM Finaliza  prorrata Control tx Lt 220 kV Salar - Calama - 228 MVA - - - CDC - -

18:40 - SANTAMARIA SANTAMARIA_CAR MT N - PS - SDCF  Tubo roto de caldera. - -
SDCF 

2021079239
COLBUN -

18:46 - RALCO-2 RALCO_sinv - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

18:46 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR PC LP - PC - OM Mediciones isocinéticas a plena carga - -

SI 

2021075214 - 

 IL 

2021001619

AES ANDES - -

18:46 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR LP - MT PCP OM Mediciones isocinéticas a plena carga - -

SI 

2021075214 - 

 IL 

2021001619

AES ANDES - -

18:50 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE PC N - PC - OM - - A - ENEL GENERACION - PC

18:52 - RALCO-2 RALCO_sinv MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

18:59 - SANTAMARIA SANTAMARIA_CAR 0 DF - FS - SDCF - - -
SDCF 

2021079239
COLBUN -

19:04 - EPACIFICO EPACIFICO_COGEN 0 DF - FS CF SDCF  Falla de control en el sistema de alimentación. IF 20210079238 - -

IL 

2019000838 - 

 SDCF 

20210079238

ENERGIA PACIFICO -

19:10 - RALCO-2 RALCO_sinv PC N - PC - OM - - N - ENEL GENERACION - PC

19:13 - LOMALOSCOLORADOS-2 LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS 0 FE - FS - OT  Asociado a falla LT 110 kV  Las Vegas  - Cerro Navia.  IF Pendiente - - - KDM -

19:17 - RALCO-1 RALCO_sinv - DRO - PP - OM - - N
IL 

2021001531 
ENEL GENERACION -

19:24 - RALCO-1 RALCO_sinv PC RO - PC - OM - - N
IL 

2021001531 
ENEL GENERACION - PC

19:28 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv - DN - PP - RE - - - - COLBUN -

19:40 - COLBUN-1 COLBUN_sinv - DN - PP - OM - - A - COLBUN -

19:42 - PANGUE-1 RALCO_sinv 200 N - CI - RE - - - - ENEL GENERACION -

19:43 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR PC N - PC - OM - - - - AES ANDES - PC

19:43 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv PC RO - PC - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - PC

19:43 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv PC N - PC - RE - - - - COLBUN - PC

19:43 - MEJILLONES-CTM1 MEJILLONES-CTM1_CAR LF - PC PCP OM - - -
IL 

2021002011
ENGIE GENERACION - -

19:50 - COLBUN-1 COLBUN_sinv MT N - MT - OM - - A - COLBUN - MT

19:56 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT N - MT - RE - - - - COLBUN - MT

20:00 - ESCUADRON ESCUADRON_COGEN PC N - PC - OM Disponible. Cancelado SDCF 2021079225. - - - ESCUADRON - PC

20:42 - COMBARBALA COMBARBALA_DIESEL - P - EP EP - - -
SI 

2021077704
TERMOPACIFICO - -

20:50 - PANGUE-1 RALCO_sinv PC N - PC - RE - - - - ENEL GENERACION - PC

21:23 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv MT RO - MT - RE - - -
IL 

2021001568
COLBUN - MT

21:37 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE 140 N - CI - OM - - A - ENEL GENERACION -

21:41 - COMBARBALA COMBARBALA_DIESEL - DN - FS EP - - -
SI 

2021077704
TERMOPACIFICO - -

21:48 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR - DN - PP - OM - Ctx Lt 220 kV Frutillar Norte - Puerto Montt N - COLBUN -

21:54 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR MT N - MT - OM Cambio de Combustible Ctx Lt 220 kV Frutillar Norte - Puerto Montt N - COLBUN - MT
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21:55 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_GEST MT N - MT - OM - - - - ENEL GENERACION - MT

21:55 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR MT N - MT - OM - - - - AES ANDES - MT

21:55 - MEJILLONES-CTM1 MEJILLONES-CTM1_CAR LF - MT PCP OM - - -
IL 

2021002011
ENGIE GENERACION - -

21:59 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_GEST MT N LC MT - OT - - - - ENEL GENERACION - MT

22:07 - COMBARBALA COMBARBALA_DIESEL - P - EP EP - - -
SI 

2021077704
TERMOPACIFICO - -

22:08 - COMBARBALA COMBARBALA_DIESEL - DN - FS EP - - -
SI 

2021077704
TERMOPACIFICO - -

22:09 - RALCO-1 RALCO_sinv 220 RO - CI - OM - - N
IL 

2021001531 
ENEL GENERACION -

22:52 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR - N - MT - OM Control Tensión zona Puerto Montt. - N - COLBUN -

23:22 - RALCO-2 RALCO_sinv 200 N - CI - OM - - N - ENEL GENERACION -

23:30 - KELAR-TG1 KELAR-TG1_TG1_GNL_A DN DLC PP - OM - - - KELAR - -

23:43 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR DF - FS PCP SIF Salida intempestiva por Falla.  IF Pendiente - -

SI 

2021078073 - 

 IL 

2021001155 

ENGIE GENERACION - -

23:44 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE PC N - PC - OM - - A - ENEL GENERACION - PC

23:44 - RALCO-1 RALCO_sinv PC RO - PC - OM - - N
IL 

2021001531 
ENEL GENERACION - PC

23:59 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC

23:59 - - - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - -













































ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 11 de 

septiembre de 2021



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 29-09-2021 10:18:41

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 46

Total registros Subestacion: 24

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
SubEstación Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021078423 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CHILQUINTA 

TRANSMISIÓN S.A.
Desconexión Origen Interno Programada S/E LA CALERA LA CALERA 110/12KV 22.5MVA 2 Otro Tipo de Trabajo

Se realizará respaldo de transformador N°2 por normalización de esquema en S/E La 

Calera por trabajos de reemplazo desconectador 89HS3. Coordina con aviso 

2021076025.

Riesgo bajo, programado y controlado.-

Se realizará respaldo de transformador N°2 por normalización de esquema en S/E La 

Calera por trabajos de reemplazo desconectador 89HS3. Coordina con aviso 

2021076025.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 00:00 11-09-21 08:00 11-09-21 00:04 11-09-21 00:54

2021079240 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

COLBÚN TRANSMISIÓN 

S.A
Desconexión

Origen 

Externo
Curso Forzoso S/E MINERO S/E MINERO H6 Otro Tipo de Trabajo

A solicitud de Codelco División El Teniente y por Operación Invierno solicitan abierto 

52H6 (SD N° 2021079115)

A solicitud de Codelco División El Teniente y por Operación 

Invierno solicitan abierto 52H6 (SD N° 2021079115)

A solicitud de Codelco División El Teniente y por Operación Invierno solicitan abierto 

52H6 (SD N° 2021079115)

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 14-09-21 15:00 11-09-21 23:29 14-09-21 12:54

2021078629 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA DOÑA INÉS 

DE COLLAHUASI SCM
Desconexión Origen Interno Programada S/E COLLAHUASI S/E COLLAHUASI ACO Relleno de SF6 RELLENO DE GAS SF6 A INTERRUPTOR ACOPLADOR DE BARRAS 220 KV 510CB03 SIN RIESGOS A LOS PROCESOS.

LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 510SW07 y 510SW08 ABIERTO Y BLOQUEADOS 

EN BARRA 220 KV.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 20:00 11-09-21 09:13 11-09-21 17:55

2021077644 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA GENERAL DE 

ELECTRICIDAD S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E ISLA DE MAIPO otros: tendido_cable Alambrado de control

Asociado a Proyecto de Construcción de Futura LT 66kV Fátima – Isla de Maipo y 

Ampliación de SE Isla de Maipo (NUP 457), se realizarán trabajos de Alambrado de 

Control y montaje de elementos en paneles de gabinete disponible en Sala de Control, 

sin elementos en servicio.

Riesgo bajo, trabajos en zona sin equipos en servicio Gabinete de Control disponible en Sala.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 18:00 11-09-21 08:53 11-09-21 19:00

2021077965 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

COOPERATIVA DE 

CONSUMO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA CHILLÁN 

LTDA.

Desconexión
Origen 

Externo
Programada S/E LOS TILOS BULNES S/E LOS TILOS BULNES B1

Roce y pode franja 

servidumbre

A SOLICITUD DE  CGE  SE REQUIERE DESCONEXIÓN Y ATERRIZAMIENTO DEL PAÑO 

89B1 DE SE LOS TILOS, POR DESCONEXIÓN DEL TRAMO DE LÍNEA 66 KV LOS TILOS-

SANTA CLARA, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y TALA DE ÁRBOLES.

Nivel de riesgo bajo, solo se contempla maniobras de 

apertura y cierre de desconectador.

Se realizara las siguientes maniobras en Subestación los Tilos en coordinación con CGE.

1 - S/E LOS TILOS: ABIERTO Y BLOQUEADO DESCONECTADOR 89B1, LÍNEA HACIA 

CHARRÚA.

2 - S/E LOS TILOS: CERRADO Y BLOQUEADO DESCONECTADOR DE PUESTA A TIERRA 

89B1-T.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 18:00 11-09-21 07:24 11-09-21 18:00

2021078765 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
Desconexión Origen Interno Programada S/E PANAMERICANA BA S/E PANAMERICANA 110KV BP2 Otro Tipo de Trabajo

Realiza conexión y puesta en servicio de nuevo TP 110 kV asociado a la Barra 110 kV 

señalada
Trabajos sin riesgos para el sistema

Trabajos enmarcados en proyecto Nuevo Tr N°3 y Barras 12 kV, NUP 1224 Al termino 

de los trabajos se programan prueba de energización desde el INT 110 kV Cto N°2 

Chena -Buin- Ochagavía en S/E Buin y análisis con carga

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 09:00 11-09-21 22:00 11-09-21 10:33 11-09-21 17:16

2021078730 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E FLORIDA BA S/E FLORIDA 110KV BP1 Otro Tipo de Trabajo

Se realizarán labores de obras civiles en cercanía a los paneles de control existentes en 

S/E Florida.
Trabajos sin riesgos para el sistema.

Mientras se estén ejecutando los trabajos, se deshabilitará la protección falla 

interruptor de S/E Florida, lo anterior para prevenir operaciones indeseadas a causa 

de vibraciones en el panel durante la ventana de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 12:00 11-09-21 20:00 11-09-21 12:23 11-09-21 17:39

2021078728 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
Desconexión Origen Interno Programada S/E LORD COCHRANE LORD COCHRANE 110/12.5KV 50MVA 3R Otro Tipo de Trabajo Trabajos de obras civiles en cercanía al Transformador de Poder N°3. Trabajos sin riesgos para el sistema

Trabajos relacionados con obras civiles en cercanía al transformador de poder 

señalado

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 21:00 11-09-21 12:40 11-09-21 18:06

2021078727 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E LORD COCHRANE Otro Tipo de Trabajo Reinicio de sistema SDAC por cambio de IP en RTU de S/E Chacacabuco No presenta riesgos para el sistema

Trabajos provocan el Reinicio de servidores 1 por vez de manera controlada. No 

modifica configuración SDAC. relacionado con SD: 2021078724 .

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 09:00 11-09-21 19:00 11-09-21 09:14 11-09-21 13:15

2021078724 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E CHACABUCO Otro Tipo de Trabajo

Se realizará cambio en las comunicaciones de UTR SDAC, se conectara a equipo de 

comunicaciones MPLS.
No presenta riesgos para el sistema

Trabajos provocan pérdidas de comunicaciones por 10 minutos en 3 oportunidades 

aproximadamente, durante la ventana de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 00:00 11-09-21 23:00 11-09-21 09:08 11-09-21 12:40

2021078382 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE Intervención Origen Interno Programada

S/E CENTRAL DIESEL 

TAMAYA

BA S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV - 

 BP

BA S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA 110KV - 

 BT

Otro Tipo de Trabajo

Pruebas de maniobras y operaciones, control y protecciones de paño HT4 nivel 0, 1 y 

2, para la integración del nuevo paño de 110 KV HT4, señales y protecciones. Este 

Solicitud reemplaza a SI 2021066790 y SI-2021073803

Riesgo bajo segun analisis
CONDICIONES REQUERIDAS: No reconectar 52HR, 52HT1, 52H1, 52H2, 52HT2, 52HT3, 

52H3, 52H4, 52HT4. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 00:00 30-09-21 18:00 11-09-21 00:00 16-09-21 10:55

2021078367 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENGIE ENERGÍA CHILE 

S.A.
Desconexión Origen Interno Programada

S/E CENTRAL DIESEL 

TAMAYA

S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HR

S/E CENTRAL DIESEL TAMAYA HT4
Otro Tipo de Trabajo

Pruebas de maniobras, operaciones, control y protecciones de paño HT4 nivel 0, 1 y 2, 

para la integración del nuevo paño de 110 KV HT4, señales y protecciones. Esta 

solicitud reemplaza a SD-2021066789 y SD-2021073802

Riego bajo, se toman todas las medidas de seguridad para 

un trabajo seguro

CONDICIONES REQUERIDAS: Los trabajos, consideran para su ejecución que los 

desconectadores del paño HT4 89HT4-1, HT4-3,89HT4-2, 89H2-2T , 89HR-1 y 89HR-2, 

se encuentren desacoplados mecánicamente entre el gabinete de control y el árbol de 

maniobras. Controles de Paño HT4 habilitados. • Interruptor de 110 KV 52HT4 

disponible. • Barra de 110 KV Transferencia disponible. • Interruptor de 110 KV 52HR a 

disposición de Jefe de Faenas. Los Desconectadores 89HT4-1, 89HT4-2, 89HT4-2T, 

89HT4-3, 89HR-1 y 89HR-2 quedan a disposición del Jefe de faenas en las condiciones 

antes indicadas. Unidad Bahía HT4 BLOQUEADA. ENCARGADO MANIOBRAS: Operador 

transmisión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 00:00 30-09-21 18:00 11-09-21 00:00 16-09-21 10:55

2021077758 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENGIE ENERGÍA CHILE 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada S/E ANTOFAGASTA Otro Tipo de Trabajo Pruebas de Enlace BGP

Riesgo bajo, se toman todas las medidas de seguridad para 

un trabajo seguro
Servicio posiblemente afectara a Internet, pero se respaldara por aplicación BAN

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 09:00 11-09-21 16:00 11-09-21 09:16 11-09-21 17:39

2021079234 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ESPINOS S.A. Intervención

Origen 

Externo
Curso Forzoso S/E LOS VILOS otros: grupo_emergencia Servicios Auxiliares

S/E Los Vilos ; Durante aproximadamente 1.5 horas quedara sin energía la RED III de 

los servicios no esenciales, RED II quedara respaldada por el grupo de emergencia. 

Trabajos de terceros transelec.

RED II quedara desconectada por un tiempo menor a 60 minutos, cuando se proceda 

a conectar cables de fuerza. Trabajos de tercero Transelec

S/E Los Vilos ; Durante aproximadamente 1.5 horas 

quedara sin energía la RED III de los servicios no esenciales, 

RED II quedara respaldada por el grupo de emergencia. 

Trabajos de terceros transelec.

RED II quedara desconectada por un tiempo menor a 60 

minutos, cuando se proceda a conectar cables de fuerza. 

Trabajos de tercero Transelec.

Puede afectar equipos que conforman la S/E Los Vilos.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 17:40 11-09-21 21:00 11-09-21 17:40 11-09-21 22:22

2021078618 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA COLLAHUASI Desconexión Origen Interno Programada S/E COLLAHUASI COLLAHUASI 220/23 KV N°1 Relleno de SF6 0 RELLENO DE GAS SF6 A INTERRUPTOR 220 KV 52JT1 SIN RIESGOS A LOS PROCESOS

LAS CONDICIONES REQUERIDAS SERÁN 89JT1-B1 (510SW09) Y 89JT1-B2 (510SW10) 

ABIERTO Y BLOQUEADOS EN BARRA 220 KV E INCOMING 520CB08 (23 kV) ABIERTO, 

BLOQUEADO y  PUESTO A TIERRA .

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 20:00 11-09-21 09:13 11-09-21 17:55

2021077178 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada S/E PURI

S/E PURI 220/6.9KV 27-36 MVA 

[EN_REVISION]
Inspección Visual 0

Mantenimiento: limpieza y reapriete, inspección visual y termografía paño 

Transformador 3

Riesgo bajo. Trabajos programados y bajo procedimientos 

respectivos.
S/E Puri: No reconectar el 52JT3 y 52DT3

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 19:00 11-09-21 12:01 11-09-21 18:00

2021078420 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

SOCIEDAD AUSTRAL DE 

TRANSMISIÓN TRONCAL
Desconexión Origen Interno Programada

S/E SECCIONADORA 

RIO TOLTEN
S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J5 Otro Tipo de Trabajo

Desconexión de paño J5 por faenas de: a) Modificación de conexiones de corrientes 

TT/CC núcleo N6 correspondiente a Medidor transferencia Económica Energía (M1-

J6). Invertir polaridad. Regularizar la Medida.

b) Modificación de conexiones de corrientes TT/CC núcleo N7 correspondiente a 

Controlador de Bahía (CTR-J6). Invertir polaridad. Regularizar la Medida.

Nivel de riesgo bajo y controlado. PT 66579 INTERNO DE STS.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 01:15 11-09-21 02:00 11-09-21 01:41 11-09-21 03:10

2021078414 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

SOCIEDAD AUSTRAL DE 

TRANSMISIÓN TRONCAL
Desconexión Origen Interno Programada

S/E SECCIONADORA 

RIO TOLTEN
S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J2 Otro Tipo de Trabajo

Desconexión de paño J2 por faenas de: a) Modificación de conexiones de corrientes 

TT/CC núcleo N6 correspondiente a Medidor transferencia Económica Energía (M1-J3), 

Invertir polaridad, Regularizar la Medida.

b) Modificación de conexiones de corrientes TT/CC núcleo N7 correspondiente a 

Controlador de Bahía (CTR-J3), Invertir polaridad, Regularizar la Medida.

Nivel de riesgo bajo y controlado. PT 66578 INTERNO DE STS.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 00:00 11-09-21 00:45 11-09-21 00:20 11-09-21 01:41

2021079232 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Curso Forzoso S/E LOS VILOS otros: grupo_emergencia Otro Tipo de Trabajo 0

S/E Los Vilos: Revisión y normalización de los SS.AA. de C.A. del Tablero Paño J7 

Cóndores. Durante aprox. 1,5 horas quedará sin energía la RED III de Servicios No 

esenciales, RED II quedará respaldada por GE. Red II será desconectada por 60 

minutos aprox

Bajo

Actividades:

Intervención en SSAA C.A,   S/E Los Vilos: Revisión y normalización de los SS.AA. de 

C.A. del Tablero Paño J7 Cóndores,  Notas:,  1.- Durante aproximadamente 1,5 horas 

quedará sin energía la RED III de los Servicios No esenciales, RED II quedará 

respaldada por el Grupo de Emergencia,  2.- RED II quedará Desconectada por un 

tiempo menor a 60 minutos, cuando se proceda a conectar cables de fuerza

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

SS.AA. C.A. Los Vilos o SS.AA. C.C. Los Vilos

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

Subestación Los Vilos, Armarios SS.AA. de C.A. RED II y III, más Tablero SS.AA. de C.A. 

Paño J7 Delimitar zona de trabajo Ejecuta el Jefe de Faena

Subestación Los Vilos, En RED III, ITM N°12 A disposición del Jefe de Faena 

Subestación Los Vilos, En RED III y RED II, ITM N° 13 Seccionador de Barras A 

disposición del Jefe de Faena 

Subestación Los Vilos, Tablero extensión SS.AA. de CA RED II y III Paño J7, ITMs A 

disposición del Jefe de Faena 

Subestación Los Vilos, Grupo de Emergencia A disposición del Jefe de Faena 

Subestación Los Vilos, SW Telecontrol de la S/E L/R, Pasar a modo Local cuando se 

realicé la Desconexión de la RED II. A disposición del Jefe de Faena

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 14:30 11-09-21 20:00 11-09-21 16:50 11-09-21 22:24

2021078640 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Intervención Origen Interno Programada S/E PUERTO MONTT Otro Tipo de Trabajo 0

PES Proyecto MNR Actualización del sistema de control del CER de S/E Puerto Montt 

(NUP 1921).
Bajo

Actividades: S/E Puerto Montt: Primera energización del CER con el nuevo sistema de 

control MACH3, los equipos primarios son los mismos pero el sistema de control será 

probado por primera vez con el nuevo algoritmo y hardware instalado en este 

proyecto.  

Restricciones: No hay

Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt o SCADA CER Puerto Montt

Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (SCADA), Al término de los 

trabajos el CER

Nivel de Riesgo: Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 12-09-21 18:00 12-09-21 16:50 12-09-21 20:28

2021078639 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. Desconexión Origen Interno Programada S/E PUERTO MONTT

CER S/E PUERTO MONTT JT4 220KV 

70MVAR
Otro Tipo de Trabajo 0

PES Proyecto MNR Actualización del sistema de control del CER de S/E Puerto Montt 

(NUP 1921).
Bajo

Actividades: S/E Puerto Montt: Primera energización del CER con el nuevo sistema de 

control MACH3, los equipos primarios son los mismos pero el sistema de control será 

probado por primera vez con el nuevo algoritmo y hardware instalado en este 

proyecto.  

Restricciones: No hay

Instalaciones en Riesgo: CER 01, 13 kV-Puerto Montt o SCADA CER Puerto Montt

Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos (SCADA), Al término de los 

trabajos el CER

Nivel de Riesgo: Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena: No hay.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 12-09-21 18:00 12-09-21 16:50 12-09-21 20:28

2021076560 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSQUINTA S.A. Intervención

Origen 

Externo
Programada

S/E NUEVA 

PANQUEHUE
S/E NUEVA PANQUEHUE H2

Mantenimiento 

preventivo

A solicitud de Colbún se requiere precaución de no reconectar interruptor 52H2 en S/E 

Nueva Panquehue por mantenimiento preventivo en la LT 110 kV Esperanza - Nueva 

Panquehue C1. Coordina con SD CEN 2021073352 - 2021073386 y 2021076302.

Riesgo bajo, trabajo programado

A solicitud de Colbún se requiere precaución de no reconectar interruptor 52H2 en S/E 

Nueva Panquehue por mantenimiento preventivo en la LT 110 kV Esperanza - Nueva 

Panquehue C1. Coordina con SD CEN 2021073352 - 2021073386 y 2021076302.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 18:00 11-09-21 07:25 11-09-21 20:52

2021076302 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSQUINTA S.A. Desconexión

Origen 

Externo
Programada

S/E NUEVA 

PANQUEHUE
S/E NUEVA PANQUEHUE H1

Mantenimiento 

preventivo

A Solicitud de Colbún, se requiere desconexión de la LT 110 kV Esperanza - Nva 

Panquehue C1 por lo que se requiere la apertura del paño H1 en SE Nva Panquehue, 

trabajos corresponden a mantenimiento preventivo de la línea, control y equipos. 

Coordina con SD 2021073352 y 2021073386.

Riesgo bajo, trabajo programado

A Solicitud de Colbún, se requiere desconexión de la LT 110 kV Esperanza - Nva 

Panquehue C1 por lo que se requiere la apertura del paño H1 en SE Nva Panquehue, 

trabajos corresponden a mantenimiento preventivo de la línea, control y equipos. 

Coordina con SD 2021073352 y 2021073386.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 18:00 11-09-21 07:25 11-09-21 20:52

2021075925 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TSGF SpA Intervención

Origen 

Externo
Programada S/E ANA MARIA

S/E ANA MARIA J1

S/E ANA MARIA J2

S/E ANA MARIA J4

S/E ANA MARIA J5

Lavado de Aislación 0

Lavado de aislación línea de transmisión 220 kV Ana Maria Lagunas. Trabajos 

realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1-52J2-52J4-52J5 

en S/E Ana Maria.

El riesgo del trabajo es bajo.

Lavado de aislación línea de transmisión 220 kV Ana Maria Lagunas. Trabajos 

realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1-52J2-52J4-52J5 

en S/E Ana Maria.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 18:00 11-09-21 12:11 11-09-21 17:41



Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 29-09-2021 10:18:41

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 46

Total registros Central Generadora: 12

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Central Unidad(es) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021079233
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
AES ANDES Intervención Origen Interno Curso Forzoso TER VENTANAS II CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 165

Unidad Limitada a  165 MW para realizar revisión de equipo de molienda de 

pulverizador 2E, por ruidos anormales en el equipo.

Riesgo bajo, intervención rutinaria, con supervisión 

presente y procedimientos
.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

LF (Unidad con 

limitación forzada)
11-09-21 17:37 11-09-21 23:59 11-09-21 17:37 12-09-21 07:58

2021079239
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
COLBÚN S.A. Desconexión Origen Interno Curso Forzoso TER SANTA MARIA TER SANTA MARIA U1 Otro Tipo de Trabajo 0 Retiro de Unidad por rotura de tubo en caldera Bajo nivel de riesgo ya que se retira forzadamante. Retiro de Unidad por rotura de tubo en caldera

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DF (Desconexión 

Forzada)
11-09-21 18:59 12-09-21 23:59 11-09-21 18:50 16-09-21 17:51

2021079237
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
DUQUECO SPA Desconexión Origen Interno Curso Forzoso HP MAMPIL CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo

Se realizará rechazo de carga con ambas unidades debido a obstrucción en aducción 

de tubería forzada.

Se realizará rechazo de carga con ambas unidades debido a 

obstrucción de reja aducción tubería forzada de la Central 

lo que ocasiona baja de presión y riesgo en la integridad de 

las instalaciones.

.
No tiene consumo 

afectado
ninguno

DF (Desconexión 

Forzada)
11-09-21 20:30 11-09-21 21:30 11-09-21 20:22 11-09-21 21:02

2021079225
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ELÉCTRICA NUEVA 

ENERGÍA S.A.
Desconexión Origen Interno Curso Forzoso TER ESCUADRON TER ESCUADRON U1 Alambrado de control Inspección de alambrados de sensores de temperatura y controladores

Revisión de sistemas de sensores y control de temperatura 

de unidad de generación

Operación anormal de sensores de temperatura indican señales erróneas de la 

unidad.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DF (Desconexión 

Forzada)
11-09-21 04:00 11-09-21 17:30 11-09-21 04:00 11-09-21 20:00

2021078655
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

EMPRESA ELÉCTRICA 

COCHRANE SPA
Intervención Origen Interno Programada TER COCHRANE TER COCHRANE U2 Otro Tipo de Trabajo 133 Inspección y reparación de rejas de cooling tower trabajo rutinario con riesgo controlado Regulación primaria, secundaria y AGC disponible de ser requerido.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

LP (Unidad con 

limitación de 

programada)

11-09-21 11:00 11-09-21 14:00 11-09-21 11:06 11-09-21 14:29

2021079238
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ENERGÍA PACÍFICO S.A. Desconexión Origen Interno Curso Forzoso TER ENERGIA PACIFICO CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo

Se entrega a mantenimiento para evaluación y revisión del equipo con problemas de 

comunicación

Se deja fuera de servicio el turbogenerador, por falla de 

comunicación y control en bomba de alimentaron de agua a 

caldera

sin comentarios
No tiene consumo 

afectado
ninguno

DF (Desconexión 

Forzada)
11-09-21 19:04 12-09-21 22:00 11-09-21 19:04 12-09-21 21:46

2021078073
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENGIE ENERGÍA CHILE 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada TER IEM CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 220

Se realizará cambio de filtros mangas en sistema de abatimiento de ceniza en salida 

de gases caldera.

Riesgos controlados, trabajos se realizarán por personal 

calificado y con unidad limitada en 220MW.
Unidad puede regular carga entre mínimo técnico y 220MW como máximo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal)

LP (Unidad con 

limitación de 

programada)

11-09-21 04:00 11-09-21 20:00 11-09-21 03:53 12-09-21 11:47

2021076327
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENGIE ENERGÍA CHILE 

S.A.
Intervención Origen Interno Programada

PE CALAMA 

[EN_REVISION]
CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 150

Inyección de energía a la red y validación de los parámetros operacionales de los 

WTG, de acuerdo con el perfil de carga del pronóstico enviada con anterioridad al CEN.

El riesgo será el normal de acuerdo con la etapa de 

comisionamiento del proyecto. Estará controlados por lo 

especialistas a cargo del trabajo.

Energizado celdas de los aerogeneradores.
No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
11-09-21 00:00 11-09-21 23:59 11-09-21 00:00 12-09-21 00:00

2021077889
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

EÓLICA MONTE 

REDONDO SPA
Intervención Origen Interno Programada PE MONTE REDONDO CENTRAL COMPLETA Servicios Auxiliares 48 Pruebas de Enlace BGP.

Riesgo Bajo, Se tomarán todas las medidas de seguridad 

acorde a estandar de Engie Energía Chile.

Trabajos Posiblemente afectará servicios de Internet, pero se respalda por medio de 

aplicación BAN.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 11-09-21 08:00 11-09-21 16:00 11-09-21 09:38 11-09-21 17:37

2021077810
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

EÓLICA MONTE 

REDONDO SPA
Intervención Origen Interno Programada PE MONTE REDONDO CENTRAL COMPLETA Otro Tipo de Trabajo 48

Trabajos Programados Prueba DRP 2021, servidores virtuales Santiago, Prueba 

Recuperación ante desastres VMware Santiago.

Riesgo bajo, trabajo analizados en la matriz de riesgos de la 

compañía
Trabajos en servidores podrían producir intermitencias de comunicaciones al CEN

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 11-09-21 16:00 11-09-21 22:00 10-09-21 21:12 11-09-21 02:03

2021075214
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
GUACOLDA ENERGÍA SPA Intervención Origen Interno Programada TER GUACOLDA TER GUACOLDA U4 Otro Tipo de Trabajo 152 Mediciones isocinéticas a plena carga trabajo rutinario, con riesgo controlado .

No tiene consumo 

afectado
ninguno

LP (Unidad con 

limitación de 

programada)

11-09-21 18:00 12-09-21 08:00 11-09-21 18:46 12-09-21 06:15

2021077704
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

PRIME ENERGÍA 

QUICKSTART Spa
Intervención Origen Interno Programada

TER COMBARBALA 

[EN_REVISION]
CENTRAL COMPLETA

Puesta en servicio de 

nueva instalación
Pruebas de inyección de potencia variable hasta plena carga.

Los riesgos son bajos y se encuentran controlados, de 

acuerdo al procedimiento interno para el desarrollo de las 

pruebas.

Sin comentarios adicionales.
No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
11-09-21 18:00 11-09-21 21:00 11-09-21 19:26 11-09-21 23:03



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 29-09-2021 10:18:41

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 46

Total registros Linea: 10

Número Tipo Estado Empresa Tipo Solicitud Origen
Tipo 

Programación
Línea Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2021079115 Linea
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN EL TENIENTE
Desconexión Origen Interno Curso Forzoso

MINERO - 

INTERCONEXION 

MAITENES 110KV

MINERO - INTERCONEXION MAITENES 

110KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0 Desconexión por frente de mal tiempo entre los  días 11 y 14 de Septiembre

Desconexión por frente de mal tiempo el día 11 hasta el 

Martes 14 de septiembre

Desconexión por frente de mal tiempo, para evitar disturbio mayor y daños de 

infraestructuras en el sistema eléctrico de división el Teniente

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 14-09-21 15:00 11-09-21 23:29 14-09-21 14:00

2021073368 Linea
Ejecución 

Exitosa
COLBÚN S.A. Intervención Origen Interno Programada

ESPERANZA - 

FUNDICION CHAGRES 

110KV

ESPERANZA - FUNDICION CHAGRES 

110KV C1
Otro Tipo de Trabajo 0

Restricción a la restricción L. 110 kV Esperanza-Chagres C2E, por trabajos en circuito 

adyacente .( L. 110 kV  Esperanza- Nueva Panquehue C1 )
Bajo

Restricción a la reconexión L. 110 kV Esperanza-Chagres C2E, por trabajos en circuito 

adyacente .( L. 110 kV  Esperanza- Nueva Panquehue C1 ). en caso de falla NO 

reconectar, coordinar con el jefe de faena la normalización.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 07:00 11-09-21 19:30 11-09-21 07:18 11-09-21 18:55

2021073386 Linea
Ejecución 

Exitosa

COLBÚN TRANSMISIÓN 

S.A
Intervención Origen Interno Programada

FUNDICION CHAGRES - 

 NUEVA PANQUEHUE 

110KV [EN_REVISION]

FUNDICION CHAGRES - EST 200 110KV 

C1 [EN_REVISION]

FUNDICION CHAGRES - EST 200 110KV 

C1 [EN_REVISION]

Otro Tipo de Trabajo

Restricción a la reconexión L. 110 kV Chagres- Nueva Panquehue C2, por trabajos en 

circuito adyacente .( L. 110 kV Esperanza- Nueva Panquehue C1 ), en caso de falla NO 

reconectar, coordinar normalización con el jefe de faena.

Riesgo bajo, trabajo con todas las medidas de seguridad

Restricción a la reconexión L. 110 kV Chagres- Nueva Panquehue C2, por trabajos en 

circuito adyacente .( L. 110 kV Esperanza- Nueva Panquehue C1 ), en caso de falla NO 

reconectar, coordinar normalización con el jefe de faena.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 07:00 11-09-21 19:30 11-09-21 07:18 11-09-21 18:55

2021073352 Linea
Ejecución 

Exitosa

COLBÚN TRANSMISIÓN 

S.A
Desconexión Origen Interno Programada

ESPERANZA - NUEVA 

PANQUEHUE 110KV 

[EN_REVISION]

TAP CHAGRES - EST 200 110KV C1 

[EN_REVISION]
Otro Tipo de Trabajo

Desconexión Línea 110 kV Esperanza-Nueva Panquehue C1, por Mantenimiento 

preventivo básico ( Limpieza manual de Aislación.) LAT 110kV. Cto.1, Mantenimiento 

Sistemas de Control y protecciones. Mantenimiento preventivo y correctivo del 89H1-

2T y Verificación de estado y presión del SF6 del paño H1 de subestación Esperanza.

Riesgo Bajo, se bloqueara la 50BF del paño H1 de S/E 

Esperanza hacia la 87B(barra de 110kV) para evitar 

cualquier operación involuntaria sobre los equipos y paños 

que están en servicio.

Desconexión Línea 110 kV Esperanza-Nueva Panquehue C1, por Mantenimiento 

preventivo básico ( Limpieza manual de Aislación.) LAT 110kV. Cto.1, Mantenimiento 

Sistemas de Control y protecciones. Mantenimiento preventivo y correctivo del 89H1-

2T y Verificación de estado y presión del SF6 del paño H1 de subestación Esperanza.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 07:00 11-09-21 19:30 11-09-21 07:18 11-09-21 18:55

2021075132 Linea
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA MINERA 

CENTINELA
Intervención Origen Interno Programada

CHACAYA - MUELLE 

110KV
CHACAYA - MUELLE 110KV  C1 Lavado de Aislación 0 Lavado de aislación a línea energizada, a partir de la estructura N° 55  (TRAMO 1) Riesgo bajo, se lava a distancia

S/E Chacaya: No reconectar 52H2

S/E Muelle: No reconectar 52H4

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 18:00 11-09-21 08:37 11-09-21 19:04

2021072670 Linea
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
Intervención Origen Interno Programada

EL SALTO - CERRO 

NAVIA 110KV

TAP LO BOZA - LO BOZA 110KV C2

TAP LO BOZA - TAP QUILICURA 110KV C2

TAP QUILICURA - QUILICURA 110KV C2

TAP QUILICURA - TAP CHACABUCO 

110KV C2

TAP RECOLETA - RECOLETA 110KV C2

TAP RECOLETA - TORRE 17 110KV C2

EL SALTO - TORRE 14 110KV C2

TORRE 14 - TORRE 19 110KV C2

TORRE 19 - TORRE 28 110KV C2

TORRE 28 - TORRE 33 100KV C2

TORRE 33 - TORRE 1 110KV C2

TORRE 33 - TORRE 17 110KV C2

TORRE 17 - TORRE 1 110KV C2

TORRE 1 - SAN CRISTOBAL 110KV C2

CERRO NAVIA - TAP LO BOZA 110KV C2

TAP CHACABUCO - CHACABUCO 110KV 

C2

TAP CHACABUCO - TAP RECOLETA 

110KV C2

Otro Tipo de Trabajo
Realiza retiro de cable de guardia y tendido de OPGW entre las Torre 52 y Torre 77 de 

la troncal, en cercanía al Circuito señalado
Trabajos en cercanía al circuito señalado

Frente a una operación automática del circuito señalado, Enel solo reconectará previa 

coordinación con el CEN. trabajos relacionados con SD 2021069352

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 06:00 11-09-21 19:00 11-09-21 08:47 11-09-21 14:58

2021075809 Linea
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE Intervención Origen Interno Programada

ANA MARIA - 

LAGUNAS 220KV

EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C1

EST 71-1 - LAGUNAS 220KV C2
Lavado de Aislación 0 Lavado de aislación de línea de transmisión Lagunas - Ana Maria 2x220kV.

Tomando las medidas de precaución y seguridad, no 

existen riesgos asociados a los trabajos.

Se requieren las siguientes condiciones en subestación Lagunas:

Bloqueo de reconexión en paños 52J8 y 52J9.

Se requieren las siguientes condiciones en subestación Ana Maria:

Bloqueo de reconexión en paños 52J1,  52J2, 52J4 y 52J5. (condiciones solicitadas vía 

SODI a ENOR)

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 18:00 11-09-21 12:08 11-09-21 14:15

2021077156 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA Intervención Origen Interno Programada

ESTE 6 - HAMBURGO 

69KV
ESTE 6 - HAMBURGO 69KV C1 Lavado de Aislación 0 Lavado de aislación de estructuras.

Riesgo bajo. Trabajo programado y bajo procedimientos 

respectivos.

Se requieren las siguientes condiciones:

SE Este 6: No reconectar 52B1

SE Hamburgo: No reconectar 52BT1 y 52BT2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 08:00 11-09-21 19:00 11-09-21 09:22 11-09-21 10:55

2021079215 Linea
Ejecución 

Exitosa

MINERA ESCONDIDA 

LTDA.
Intervención Origen Interno Curso Forzoso ESCONDIDA - 940 69KV

TAP OFF HAMBURGO - HAMBURGO 

69KV C1
Lavado de Aislación

Se requiere realizar en forma urgente lavado de aislación debido a la alta 

contaminación del lugar y al alto riesgo que provoca, para las instalaciones, el estado 

actual de suciedad.

Se requiere realizar lavado de aislación debido a la alta 

contaminación del lugar y al alto riesgo para las 

instalaciones

Condiciones requeridas:

SE Escondida: No reconectar 52B1.

SE 940: No reconectar 52BL2.

SE OGP1: No reconectar 52BL2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 09:30 11-09-21 11:00 11-09-21 09:23 11-09-21 10:55

2021075457 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA SPENCE Intervención Origen Interno Programada

ENCUENTRO - SGO 

220KV
ENCUENTRO-SGO 220KV Obras Civiles 0

Se realizará excavacion bajo la linea de transmisión Encuentro - SGO  excavación de 

alcantarilla

Bajo. Se ejecutarán trabajos bajo la linea de transmisión de 

220 kV respetando la distancia de aproximación límite

Trabajos bajo la linea 220kV entre Encuentro y SGO. Dudas llamar a Christian diaz 

+56982185010 Se trabajará con equipos bulldozer, camion pluma y excavadoras. Los 

que se mantendrán a una distancia segura de la linea la cual fue medida con 

topografía. Se hará nueva revisión previo a los trabajos como parte de las revisiones 

antes de comenzar la tarea. En SE Encuentro 52J10 Señalizar y no reconectar En SE 

SGO 52J1 Señalizar y no reconectar

No tiene consumo 

afectado
ninguno 11-09-21 00:29 11-09-21 23:29 11-09-21 10:01 11-09-21 19:50



ANEXO Nº5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema del Coordinador 

Eléctrico Nacional por Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Transmisora Valle Allipen 

S.A. y Empresa Eléctrica Carén S.A.
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Número:

2021002558

Solicitante:

TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A.

Empresa:

TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A.

Tipo de Origen:

Interno 

Línea:

CUNCO - MELIPEUCO 110KV

Tramo:

Tipo:  secciones_tramos - CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 
Nombre : CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1 
Fecha Perturbacion : 11-09-2021 19:19 
Fecha Normaliza : 11-09-2021 23:59 
Protección : protección diferencial de lÍnea 87L 
Interruptor : 52H1 TAP OFF RIO TOLTEN 
Consumo : 0 
Comentario : SIN COMENTARIO

Zona Afectada

Araucanía 

Comuna

Cunco 

Tipo Causa

Causa Presunta 
Causa Secundaria 

Comentarios Tipo Causa:

la causa en investigación

Causas

-Fenómeno Físico: Disminución de distancia eléctrica.  
-Elemento: Conductores 
-Fenómeno Eléctrico: Protección diferencial de línea 
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado 

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: en investigaión 
-Elemento: en investigación 

Finalizado

Resumen
Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 11-09-2021 19:55
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-Fenómeno Eléctrico: operación de 87L sistema 1 según alarma de scada 
-Operación de los interruptores: en investigación de la causa de la falla 

Observaciones:

-Observaciones: en investigación la causa de la falla 
-Acciones Inmediatas: chequear alarma, recorrido de línea, informar al coordinador.  
-Hechos Sucedidos: en investigación la causa de la falla 
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: sujeta a la evaluación de nuevos antecedente 
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: sujeta a la evaluación de nuevos antecedente 

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

11-09-2021 19:19

Fecha / Hora Estimada Retorno:

11-09-2021 23:59

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

11-09-2021 23:28

Archivos Subidos

Archivo
Fecha
Subida

 Informe final de falla TVA 11-09-2021.pdf
(/informe_fallas/download_file/613d30f9ad651f2b26b84c7e/Informe final de falla TVA 11-09-
2021.pdf)

13/09/2021
12:31:19





https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/download_file/613d30f9ad651f2b26b84c7e/Informe%20final%20de%20falla%20TVA%2011-09-2021.pdf
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Número:

2021002570

Solicitante:

TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A.

Empresa:

TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A.

Tipo de Origen:

Interno 

Línea:

RIO TOLTEN - CUNCO 110KV

Tramo:

Tipo:  secciones_tramos - RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 
Nombre : RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 
Fecha Perturbacion : 11-09-2021 19:19 
Fecha Normaliza : 11-09-2021 23:28 
Protección : Alarma 87L por scada 
Interruptor : H1 SE Tap O  Río Tolten 
Consumo : 0 
Comentario : Sin comentarios

Zona Afectada

Araucanía 

Comuna

Cunco 

Tipo Causa

Causa Definitiva 
Causa Principal 

Comentarios Tipo Causa:

Falla entre estructuras 452B y 452 por elemento (rama de árbol) entre las fases A y B. Se presenta alerta temprana
preventiva por condiciones de lluvia y viento en la zona

Causas

-Fenómeno Físico: Contacto de ganchos, ramas u otro tipo de vegetación. 
-Elemento: Conductores 
-Fenómeno Eléctrico: Protección diferencial de línea 
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado 

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Falla entre estructuras 452B y 452 por elemento (rama de árbol) entre las fases A y B. Se presenta
alerta temprana preventiva por condiciones de lluvia y viento en la zona 

Finalizado

Resumen
Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 12-09-2021 00:22
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-Elemento: Falla entre estructuras 452B y 452 
-Fenómeno Eléctrico: Función operada 87L S1  
-Operación de los interruptores: Debido a encontrarse falla a 3.3 km desde SE Cunco 

Observaciones:

-Observaciones: Causa de falla elemento (rama de árbol) entre las fases A y B entre estructuras 452B y 452 
-Acciones Inmediatas: Revision de alarmas, recorrido de línea, informar a CDC y coordinar con STS maniobras de
despeje 
-Hechos Sucedidos: Rama de árbol cae sobre línea 110 kV Río Toltén - Cunco entre estructuras 452B y 452. Se
presenta alerta preventiva en la zona por temporal de viento y lluvia. 
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Sujeta a evaluación de antecedentes. Trabajos de poda en el sector.  
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Sujeta a evaluación de antecedentes  

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

11-09-2021 19:19

Fecha / Hora Estimada Retorno:

11-09-2021 23:28

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

12-09-2021 23:28

Archivos Subidos

Archivo
Fecha
Subida

 Informe final de falla TVA 11-09-2021.pdf
(/informe_fallas/download_file/613d7065ad651f2b26b84c87/Informe final de falla TVA 11-09-
2021.pdf)

13/09/2021
12:32:05





https://neomante.coordinador.cl/informe_fallas/download_file/613d7065ad651f2b26b84c87/Informe%20final%20de%20falla%20TVA%2011-09-2021.pdf
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Número:

2021002560

Solicitante:

Angelo Soto

Empresa:

EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A.

Tipo de Origen:

Externo 

Correlativo Asociado:

2021002558

Central:

HP CARILAFQUEN 
Afecta a todas las unidades

Potencia:

Desconexión de la unidad(es)

Unidades:

Zona Afectada

Araucanía 

Comuna

Melipeuco 

Tipo Causa

Causa Definitiva 
Causa Principal 
Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:

Desconexión por falla en instalaciones de terceros

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.  
-Elemento: Conductores 
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje 
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado 

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Falla en línea 110 kV Tap O  Río Toltén - Cunco 
-Elemento: Falla en línea 110 kV Tap O  Río Toltén - Cunco 
-Fenómeno Eléctrico: Unidad 2 de central Carilafquén fuera de servicio por falla en línea 110 kV Tap O  Río

Finalizado

Resumen
Fecha de envío al Coordinador Eléctrico : 11-09-2021 20:22
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Toltén - Cunco 
-Operación de los interruptores: Unidades no tienen capacidad de operar en modo isla. 

Observaciones:

-Observaciones: Unidad 2 de central Carilafquén se encontraba generando 5.5 MW y unidad 1 se encontraba
retirada de servicio por bajo recurso hídrico. 
-Acciones Inmediatas: Revisión de alarmas, chequeo de equipos e instalaciones, realizar prueba de
estanqueidad. 
-Hechos Sucedidos: Desconexión intempestiva por falla en en línea 110 kV Tap O  Río Toltén - Cunco 
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Propias de terceros (Transmisora Valle Allipén) 
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Propias de terceros (Transmisora Valle Allipén) 

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Estado Operativo:

DF (Desconexión Forzada)

Estado Operativo Efectivo:

DF (Desconexión Forzada)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

11-09-2021 19:19

Fecha / Hora Estimada Retorno:

11-09-2021 23:59

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

12-09-2021 00:30

Archivos Subidos

Archivo
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Subida

 Informe final de falla TVA 11-09-2021.pdf
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Número:

2021002561

Solicitante:

Angelo Soto

Empresa:

EMPRESA ELÉCTRICA CARÉN S.A.

Tipo de Origen:

Externo 

Correlativo Asociado:

2021002558

Central:

HP MALALCAHUELLO 
Afecta a todas las unidades

Potencia:

Desconexión de la unidad(es)

Unidades:

Zona Afectada

Araucanía 

Comuna

Melipeuco 

Tipo Causa

Causa Definitiva 
Causa Principal 
Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:

Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros

Causas

-Fenómeno Físico: Fallas en instalaciones de terceros u en otro segmento.  
-Elemento: Conductores 
-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje 
-Operación de los interruptores: Opera según lo esperado 

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico: Falla en línea 110 kV Tap O  Río Toltén - Cunco 
-Elemento: Falla en línea 110 kV Tap O  Río Toltén - Cunco 
-Fenómeno Eléctrico: Unidad 1 de central Malalcahuello se encontraba generando 2 MW y unidad 2 de central

Finalizado

Resumen
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Malalcahuello se encontraba generando 3.4 MW 
-Operación de los interruptores: Unidades de central Malalcahuello no tienen capacidad de operar en modo isla 

Observaciones:

-Observaciones: Unidad 1 de central Malalcahuello se encontraba generando 2 MW y unidad 2 de central
Malalcahuello se encontraba generando 3.4 MW 
-Acciones Inmediatas: Revisión de alarmas, chequeo de equipos e instalaciones, realizar prueba de
estanqueidad 
-Hechos Sucedidos: Desconexión intempestiva por falla en línea 110 kV Tap O  Río Toltén - Cunco 
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: Propias de terceros (Transmisora Valle Allipén) 
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: Propias de terceros (Transmisora Valle Allipén) 

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

No tiene consumo afectado

Retorno Automatico:

Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Estado Operativo:

DF (Desconexión Forzada)

Estado Operativo Efectivo:

DF (Desconexión Forzada)

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

11-09-2021 19:19

Fecha / Hora Estimada Retorno:

11-09-2021 23:59

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

12-09-2021 00:30

Archivos Subidos

Archivo
Fecha
Subida

 Informe final de falla TVA 11-09-2021.pdf
(/informe_fallas/download_file/613d3a9aad651f2b0778885c/Informe final de falla TVA 11-09-
2021.pdf)
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Número:

2021002571

Solicitante:

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Empresa:

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A.

Tipo de Origen:

Externo 

SubEstación:

S/E CUNCO

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo:  transformadores2d - CUNCO 110/23KV 16MVA 1 
Nombre : CUNCO 110/23KV 16MVA 1 
Fecha Perturbacion : 11-09-2021 19:19 
Fecha Normaliza : 11-09-2021 23:29 
Protección : Sin energia S/E Cunco 
Interruptor : 52H1 
Consumo : 4.53 
Comentario : .

¿Produce otra indisponibilidad?

No

Zona Afectada

Araucanía 

Comuna

Cunco 

Tipo Causa

Causa Definitiva 
Causa Principal 
Desconexión debido a falla en instalaciones de terceros.

Comentarios Tipo Causa:

Interrupción de línea 110kV Cunco Rio Tolten, propiedad de LAP. Sin energía S/E Cunco. Por causas que se investigan.

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado. 
-Elemento: Transformadores de poder 

Finalizado

Resumen
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-Fenómeno Eléctrico: Bajo voltaje 
-Operación de los interruptores: Varios 

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:  
-Elemento:  
-Fenómeno Eléctrico:  
-Operación de los interruptores:  

Observaciones:

-Observaciones: Interrupción de línea 110kV Cunco Rio Tolten, propiedad de LAP. Sin energía S/E Cunco. Clientes
afectados: 10546. 
-Acciones Inmediatas: Se le da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional , Latin American Pawer (LAP) y Distribuidora
Frontel. Se descargan protecciones vía remota. 
-Hechos Sucedidos: 19:19 hrs. Se registra alarma Scada de interrupción del 52H1 S/E Cunco dejando sin energía S/E
Cunco. Se le da aviso al Coordinador Eléctrico Nacional , Latin Ameriacan Pawer (Propietario de Linea 110kV Rio
Tolten -Cunco) y Distribuidora Frontel. Se descargan protecciones vía remota 23:29 hrs. Se energiza TF T1 SE CUnco.
23:29 hrs. Se recuperan el 100 % de los consumos (10546 clientes), atravez del circuito 110kV Rio Tolten - Cunco,
propiedad de LAP.  
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: No Aplica. 
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: No Aplica. 

Afecta SSCC:

No

Afecta Medidores:

No

Afecta Protecciones:

No

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. / Perd. Estm. de Potencia: 4.53 / Región : Araucanía / Clientes Afectados:
10546 

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fecha / Hora Perturbación de la Solicitud:

11-09-2021 19:19

Fecha / Hora Estimada Retorno:

11-09-2021 23:29

Fecha / Hora Efectiva Retorno:

11-09-2021 23:29

Archivos Subidos
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ANEXO Nº6

Otros antecedentes aportados por Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Transmisora 

Valle Allipen S.A. y Empresa Eléctrica Carén S.A.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

I-O&M-COG. 
 

DESCONEXIÓN FORZADA POR PROTECCIONES LÍNEA 110 KV TAP OFF 
RÍO TOLTÉN – CUNCO Y DESCONEXIÓN CENTRALES MALALCAHUELLO 

Y CARILAFQUÉN 
11/09/2021 A LAS 19:19 HORAS. 



Falla en línea 110 kV Tap Off Río Toltén - Cunco y desconexión intempestiva 
de la central Malalcahuello y Carilafquén. 

 
Fecha de ocurrencia: 11/09/2021. 

 

1. Condiciones Pre-Falla. 
 
Antes de la falla central Malalcahuello se encontraba en servicio con la unidad 1 en 2 

MW y la unidad 2 en 3.4 MW. En central Carilafquén se encontraba en servicio la 

unidad 2 en 5.5 MW y la unidad 1 se encontraba retirada de servicio por bajo recurso 

hídrico. 

 

Antes de la falla, las tensiones en S/E Tap Off Río Toltén eran de 238.4 kV en la barra 

de 220 kV y en la S/E Melipeuco en el lado de alta tensión eran de 110.8 kV. 

 

Las condiciones climáticas al momento de la falla eran de alerta temprana por 

temporal y fuertes vientos en la zona. 

 

 

2. Secuencia de eventos. 
 

Día 11-09-2021 
 
19:19 horas. Se produce el disparo de línea 110 kV Tap Off Río Toltén – Cunco por 

actuación de la función 87L, causa al momento se investiga. Debido a lo anterior se 

genera el informe de falla 2021002570. Por otra parte, se generan los informes de 

falla 2021002561 por central Malalcahuello e informe de falla 2021002560 por central 

Carilafquén, pues el disparo de la línea en 110 kV ocasiona la desconexión 

intempestiva de ambas centrales. Se procede de manera inmediata a establecer 

comunicación con personal de central para recabar más antecedentes y a comenzar 

prueba de estanqueidad para ambas centrales para dar cumplimiento a lo solicitado 

por la DGA. 

 

20:01 horas. Luego de revisión de alarmas y eventos en SCADA, se coordina con 

personal contratista la revisión de la línea a 3.3 KM desde SE Cunco, dato obtenido a 

través del despacho de STS. 

 

21:33 horas. Brigada de emergencia LAP con apoyo de personal de emergencia de 

STS, encuentran causa de falla, esta corresponde a rama de árbol entre las fases A y 

B entre las estructuras 452 y 452b de la línea. 

 

 



22:00 horas. Se coordina con STS la apertura del desconectador 89H1-2 de SE Cunco 

para despejar línea 110 kV Tap Off Río Toltén - Cunco. 

 

22:01 horas. Se coordina con STS la apertura del interruptor 52H2 de SE Cunco para 

aislar línea 110 kV Cunco – Melipeuco. 

 

22:03 horas. Se realiza apertura del interruptor 52H1 de SE Melipeuco para aislar línea 

110 kV Cunco – Melipeuco. 

 

22:07 horas. Se realiza apertura del interruptor 52E1 de SE Melipeuco para aislar línea 

23 kV Melipeuco – Caren Bajo. 

 

22:50 horas. Se procede a la apertura de los desconectadores 89H1-1 y 89H1-2 en SE 

Tap Off Río Toltén. 

 

22:52 horas. En coordinación con STS se procede al cierre local del desconectador 

89H1-2T en SE Tap Off Río Toltén. 

 

23:02 horas. En coordinación con STS se realiza cierre del desconectador 89H1-3T en 

SE Cunco, con esto se dan por finalizadas maniobras de despeje de la línea 110 kV 

Tap Off Río Toltén – Cunco para retiro seguro del elemento en la instalación. 

 

23:16 horas. Se confirma retirado elemento (rama de árbol) desde línea 110 kV Tap 

Off Río Toltén – Cunco. 

 

23:17 horas. En coordinación con STS se realiza apertura del desconectador 89H1-3T 

en SE Cunco. 

 

23:20 horas. Se procede a la apertura local del desconectador 89H1-2T en SE Tap Off 

Río Toltén. 

 

23:23 horas. Se confirma con personal de LAP cierre de los desconectadores 89H1-1 

y 89H1-2 en SE Tap Off Río Toltén. 

 

23:25 horas. En coordinación con STS se realiza cierre del desconectador 89H1-2 en 

SE Cunco. 

 

23:28 horas. En coordinación con STS, se solicita a CDC intento de cierre para 

energizar la instalación. Se entregan los detalles de la causa de falla. CDC autoriza 

intento de conexión. 

 

 

 

 



23:28 horas. En coordinación con STS, cerrado exitosamente interruptor 52H1 en SE 

Tap Off Río Toltén. Energizada en vacío línea 110 kV Tap Off Río Toltén – Cunco. 

 

23:28 horas. En coordinación con STS, cerrado exitosamente interruptor 52H1 en SE 

Cunco, con ello instalación línea 110 kV Tap Off Río Toltén - Cunco queda 

normalizada. 

 

23:56 horas. En coordinación con STS, se cierra desconectador 89H2-2 en SE Cunco. 

 

23:58 horas. En coordinación con STS, se cierra interruptor 52H2 de SE Cunco, con 

ello se energiza en vacío línea 110 kV Cunco – Melipeuco. 

 

23:59 horas. En coordinación con STS, se cierra interruptor 52H1 de SE Melipeuco, con 

ello se energiza línea 110 kV Cunco – Melipeuco. 

 

Día 12-09-2021 
 

0:02 horas. Se procede al cierre del interruptor 52E1 de SE Melipeuco. Se cancela IF 

2021002570. 

 

0:30 horas. Se informa a CDC finalizada pruebas de estanqueidad para central 

Carilafquén y Malalcahuello con resultados satisfactorios. Se cancelan informes de 

falla 2021002560 y 2021002561, respectivamente. A su vez, se coordina autorización 

para entrar en servicio con ambas centrales. 

 

3. Causas de la falla. 
 
Rama de árbol entre fases A y B de la línea 110 kV Tap Off Río Toltén – Cunco, punto 

especifico correspondiente entre las estructuras 452 y 452b de la línea. Distancia 

aproximada de 3.3 KM desde la SE Cunco. (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Análisis de Alarmas, eventos y oscilografía. 
 

A continuación, en figura 2, 3 y 4 se presenta registro de alarmas y eventos al 

momento de la falla. 

 

Figura 1 Foto captada por brigada STS entre puntos de 
estructuras 452 y 452b de Línea 110 kV Tap Off Río Toltén – 

Cunco. 



 

Figura 2. Registro y eventos Scada Siemens de Línea 110 kV Río Toltén – Cunco. 
 

Figura 3. Continuación registro y eventos Scada Siemens de Línea 110 kV Río 
Toltén – Cunco. 

 
 

Time Stamp Rec eiv ed T ime Differenc e Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Status Value Ind Limit Unit User Console Comment

09/ 11/ 21 19:19:26:933  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 87L S2  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:935  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Envio 85-21  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:935  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Envio 85-21  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:946  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Recepcion 85A  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:946  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Recepcion 85A  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:946  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Recepcion 85A  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:946  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Recepcion 85A  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:948  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 85- 21 Zona 1B  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:948  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 85- 21 Zona 1B  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:949  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 85- 21 Zona 1B  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:949  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 85- 21 Zona 1B  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:951  CUNCO 110kV/ H1 52H1 Status  App Abierto SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:951  CUNCO 110kV/ H1 52H1 Status  App Abierto AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:963  RIO TOLTEN 110 kV/ H1 52H1 Status  App En_Transito SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:963  RIO TOLTEN 110 kV/ H1 52H1 Status  App En_Transito AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:976  RIO TOLTEN 110 kV/ H1 52H1 Status  App Abierto SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:976  RIO TOLTEN 110 kV/ H1 52H1 Status  Dis Abierto AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:976  RIO TOLTEN 110 kV/ H1 52H1 Status  App Abierto AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:978  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  CP/ CP-H1/ Estados/ Interlock 89H1-1 Cierre  App Habilitado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:978  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  CP/ CP-H1/ Estados/ Interlock 89H1-1 Cierre  App Habilitado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:978  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  CP/ CP-H1/ Estados/ Interlock 89H1-2T Cierre  App Habilitado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:978  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  CP/ CP-H1/ Estados/ Interlock 89H1-2T Cierre  App Habilitado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:978  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  CP/ CP-H1/ Estados/ Interlock 89H1-2 Cierre  App Habilitado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:978  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  CP/ CP-H1/ Estados/ Interlock 89H1-2 Cierre  App Habilitado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:981  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 85- 21 Zona 1B  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:981  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 85- 21 Zona 1B  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:981  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 85- 21 Zona 1B  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:981  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 85- 21 Zona 1B  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:989  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 87L  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:989  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 87L  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:990  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General Fase A  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:990  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General Fase A  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:991  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General Fase B  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:991  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General Fase B  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:991  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General Fase A  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:991  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General Fase A  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:991  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General  Dis Normal SpontTrueTime      

T ime Stamp Rec eiv ed T ime Differenc e Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Status Value Ind Limit Unit User Console Comment

09/ 11/ 21 19:19:26:916  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General Fase B  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:916  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General Fase B  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:916  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General Fase A  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:916  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General Fase A  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:916  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:916  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:917  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General Fase B  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:917  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General Fase B  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:917  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General Fase A  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:917  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General Fase A  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:917  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:917  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:921  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General Fase C  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:921  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General Fase C  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:921  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General Fase B  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:921  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General Fase B  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:921  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disapro General Fase A  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:921  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disapro General Fase A  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:921  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:921  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:924  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General Fase C  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:924  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General Fase C  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:924  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General Fase B  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:924  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General Fase B  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:924  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disapro General Fase A  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:924  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disapro General Fase A  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:924  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:924  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:925  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 87L  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:925  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 87L  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:928  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 87L  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:928  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 87L  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:929  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 87L S2  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:929  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 87L S2  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:930  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Envio 85-21  App Operado SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:930  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Envio 85-21  App Operado AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:933  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 87L S2  App Operado SpontTrueTime      



 

Figura 4. Continuación registro y eventos Scada Siemens de Línea 110 kV Río 
Toltén – Cunco. 

 

En la figura 5, se muestra la oscilografía facilitada por centro de control de STS 

respecto al paño H1 de SE Cunco, sistema 2 de la línea 110 kV Tap Off Río Toltén – 
Cunco. 
 

 
Figura 5. Oscilografia paño H1 SE Cunco S2 valores RMS en primario. 

Time Stamp Rec eiv ed T ime Differenc e Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Status Value Ind Limit Unit User Console Comment

09/ 11/ 21 19:19:26:991  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Arranque General  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:993  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 87L  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:993  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 87L  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:994  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General Fase B  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:994  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General Fase B  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:994  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:26:994  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Arranque General  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:009  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General Fase C  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:009  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General Fase C  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:009  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General Fase B  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:009  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General Fase B  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:009  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disapro General Fase A  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:009  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disapro General Fase A  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:009  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:009  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo General  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:011  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General Fase C  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:011  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General Fase C  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:011  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General Fase B  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:011  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General Fase B  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:011  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disapro General Fase A  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:011  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disapro General Fase A  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:011  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:011  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo General  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:016  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 87L S2  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:016  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Disparo 87L S2  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:017  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 87L S2  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:017  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Disparo 87L S2  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:030  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Envio 85-21  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:030  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Envio 85-21  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:031  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Envio 85-21  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:031  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Envio 85-21  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:054  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Recepcion 85A  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:054  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S2/ Alarmas/ Recepcion 85A  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:055  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Recepcion 85A  Dis Normal SpontTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:055  RIO TOLTEN 110 kV/ H1  PL/ 87L-S1/ Alarmas/ Recepcion 85A  Dis Normal AlarmTrueTime      

09/ 11/ 21 19:19:27:655  CUNCO 110kV/ H1  Medidas/ H1 - FP  App Invalid Alarm  A    



 

Figura 6. Oscilografia paño H1 SE Cunco S2 registro de señales. 
 

 
Figura 7. Oscilografia paño H1 SE Cunco S2 registro de señales. 

 



 

Figura 8. Registro alarmas y eventos Scada Andritz central Carilafquén y 
Malalcahuello. 

 

De lo anterior se observa en figura 5 que momentos antes de la falla la corriente RMS 

en la línea se encontraba en torno a los 70 A para la fase A, 63.7 A para la fase B y 

63.8 A para la fase C. Al momento del disparo el valor RMS de la corriente alcanzaba 

un valor 332.89 A en la fase A y 305.1 A en la fase B. En la figura 6 se observa que el 

arranque se produce en fase A y B y la figura 7 se observa indicación general de operar 

por función 87L, lo cual concuerda con los registros de eventos y alarmas de la figura 

2.  

 

Nota: Comtrade 52H1 S2 SE Cunco presenta 3 horas de desfase en estampa de 

tiempo respecto a registro de alarmas y eventos de Scada Siemens. 

 

De la figura 8 se observa que las unidades en servicio en central Carilafquén y 

Malalcahuello presentaron disparo relé maestro 86V desconexión eléctrica al 

momento de la falla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones. 
 
A las 19:19 horas del 11-09-2021 se produce salida intempestiva de la instalación línea 

110 kV Tap Off Río Toltén – Cunco, propietaria del coordinado Transmisora Valle 

Allipén, debido a contacto de elemento (rama de árbol) con fase A y B de la línea, 

produciendo acortamiento de la distancia de aislamiento entre las fases, lo anterior 

debido a temporal en la zona con condiciones de lluvia y vientos adversos, 

provocando la actuación de la protección diferencial de línea. Debido a lo anterior, se 

puede concluir que este opera correctamente debido a haber falla franca en la 

instalación.  

 

Anexo, sobre la desconexión de las centrales hidroeléctricas Carilafquén y 

Malalcahuello propiedad del coordinado empresa Eléctrica Caren, se concluye que la 

operación fue correcta, pues dichas unidades no tienen capacidad de operar en modo 

isla al producirse falla en instalación de terceros. Se debe mencionar que la prueba de 

estanqueidad por desconexión intempestiva de ambas tuberías de aducción fue 

exitosa, la cual se realizó por tres horas desde el momento de estabilizar flujo de agua 

en la chimenea hidráulica.  

 

6. Medidas preventivas. 

 
Mantener constante supervisión y chequeos periódicos en la línea 110 kV Tap Off Río 

Toltén - Cunco y equipos de las instalaciones donde ocurrió la falla. Constantemente 

el coordinado Transmisora Valle Allipén se encuentra realizando trabajos de poda, 

roce, corte de pasto y chipeo en franja de servidumbre de la línea 110 kV Tap Off Río 

Toltén – Cunco. 
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1. Antecedentes generales: 
 
Evento – Inst. Afectada Sin energía SE Cunco. 
Propietario Empresa Eléctrica de la Frontera S. A 
RUT Propietarios 76.073.164-1. 
Representante legal Francisco Alliende. 
Dirección legal Bulnes 441, Osorno. 
Ubicación Cunco, Región de la Araucanía. 
Fecha – Hora Inicio 11 de septiembre de 2021, 19:19 horas. 
Fecha – Hora Término 11 de septiembre de 2021, 23:29 horas. 
Duración 4 horas 10 minutos. 
N° Correlativo IF CDC 2020002571. 
Proposición del origen de la falla. Externa. 

 
2. Información SEC: 
 
Comuna ID  9103 Cunco. 
Fenómeno Físico OPE6 Falla en instalaciones de terceros u en otro segmento. 
Elemento No aplica  
Fenómeno Eléctrico No aplica  
Modo No aplica  
Causa de Falla Interrupción línea 110 kV Río Toltén – Cunco, propiedad de LAP. 
Evidencia Fotográfica No aplica 

 
3. Consumos afectados: 
 

Subestación Alimentador 
Pérdida de 

Consumo [MW] 
H. 

Desc. 
H. 

Norm. 
Comunas afectadas 

Clientes 
Afectados 

Empresa 

Cunco 
52E1 San Ramón 0.54 19:19 23:29 Cunco, Freire y Vilcún 1454 FRONTEL 

52E2 Las Hortensias 4.75 19:19 23:29 Cunco, Lonquimay y Melipeuco. 9170 FRONTEL 

Total 5.29   10624   

*Para el alimentador Las Hortensias se consideró la suma de las potencias interrumpidas en PMGD. 
 
3.1 Estimación de la energía no suministrada: 
 

Subestación Alimentador Empresa 
Tipo de 
cliente 

Pérdida de Consumo 
[MW] 

Tiempo desconexión 
(h) 

ENS 
(MWh) 

Cunco 
52E1 San Ramón FRONTEL Regulado 0.54 4.17 2.25 

52E2 Las Hortensias FRONTEL Regulado 4.75 4.17 19.79 

  Total 22.04 

 
Es importante resaltar que los tiempos de recuperación de consumos para este evento se prolongaron 
por no poder hacer traspaso en red MT con SE Licanco, ya que, anterior a este evento estaba fuera de 
servicio por falla línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 y recuperar consumos por SE Licanco 
significaba sobrecargar la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°1.  
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3.2 Calificación de la ubicación de los alimentadores afectados por la falla, de acuerdo con lo indicado 
en el Decreto 327 del año 1997 del Ministerio de Minería, Título IX, Artículo 25. 
 

Subestación Alimentador Comuna Densidad Descripción 

Cunco 52E1 San Ramón Cunco D1 Muy Baja 

Cunco 52E1 San Ramón Freire D2 Baja 

Cunco 52E1 San Ramón Vilcún D1 Muy Baja 

Cunco 52E2 Las Hortensias Cunco D1 Muy Baja 

Cunco 52E2 Las Hortensias Melipeuco D1 Muy Baja 

Cunco 52E2 Las Hortensias Lonquimay D1 Muy Baja 

 
4. Generación afectada: 
 

Central  Alimentador Pérdida de Generación [MW] H. Desc. H. Norm. Empresa 

El Canelo 52E2 Las Hortensias 2.70 19:19 00:00* Hidroeléctrica El Canelo 

El Manzano 52E2 Las Hortensias 3.00 19:19 05:56* 
Hidroeléctrica El 

Manzano 

Truful-Truful 52E2 Las Hortensias 0.83 19:19 00:36*  ENERBOSCH 

Total 6,53  

* Día siguiente. 
 
5. Sistema de Transmisión: 
 

Elemento Afectado Tramo Hora Desc. Hora Norm. 

Terceros línea 110 kV Río Toltén – Cunco 19:19 23:28 

 
5.1 Protecciones operadas: 
 

Función activada SSEE Interruptor Protección asociada 

87L Cunco 52H1 Siemens 7SL87 (S1 y S2) 

 
6. Cronología de eventos y maniobras de normalización: 
 

Hora Evento 

19:19 Interrupción línea 110 kV Río Toltén – Cunco, propiedad de LAP. quedando sin energía SE Cunco. 

19:19 
Se informa al CDC del Coordinador Eléctrico Nacional a distribuidora FRONTEL y se recopilan 
antecedentes con LAP. 

22:01 Apertura 52H2 en SE Cunco por maniobras de recuperación en coordinación con LAP. 

23:26 Apertura 52HT1 y 52ET1 en SE Cunco por maniobras de recuperación. 

23:28 Cierre con éxito de la línea 110 kV Río Toltén – Cunco en vacío desde SE Río Toltén. 

23:28 Cierre con éxito del 52H1 en SE Cunco energizando la barra 110 kV en vacío. 

23:29 Cierre con éxito del 52HT1 en SE Cunco energizando T1 110/23 kV en vacío. 

23:29 Cierre con éxito del 52ET1 en SE Cunco, recuperando el 100% de los consumos. 

23:58 Cierre con éxito del 52H2 en SE Cunco a solicitud de LAP. 
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7. Unilineal simplificado con la disposición de las instalaciones. 
 

 
Operación de la línea 110 kV Río Toltén – Cunco quedando abierto en ambos extremos de la línea. 
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Normalización de la línea y topología de la red 
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8. Listado de eventos generados y registrados en SCADA. 
 

HIST_TIMESTAMP LOCATION COMPID TEXT 

11/09/2021 19:19:30s CUNCO CUNCO.H_B01.52H1.EST CUN_52H1 ESTADO ABIERTO_CERRADO ABIERTO 

11/09/2021 22:01:42s CUNCO CUNCO.H_B02.52H2.EST.ABRIR 
CUNCO.H_B02.52H2.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY 

YGUZMAN 

11/09/2021 22:01:47s CUNCO CUNCO.H_B02.52H2.EST 
CUN_52H2 ESTADO ABIERTO_CERRADO ABIERTO By 

YGUZMAN 

11/09/2021 23:26:01s CUNCO CUNCO.H_T01.52HT1.EST.ABRIR 
CUNCO.H_T01.52HT1.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY 

YGUZMAN 

11/09/2021 23:26:08s CUNCO CUNCO.H_T01.52HT1.EST 
CUN_52HT1 ESTADO ABIERTO_CERRADO ABIERTO 

By YGUZMAN 

11/09/2021 23:26:15s CUNCO CUNCO.E_T01.52ET1.EST.ABRIR 
CUNCO.E_T01.52ET1.EST.ABRIR CTRL ISSUED BY 

YGUZMAN 

11/09/2021 23:26:20s CUNCO CUNCO.E_T01.52ET1.EST 
CUN_52ET1 ESTADO ABIERTO_CERRADO ABIERTO 

By YGUZMAN 

11/09/2021 23:28:45s CUNCO CUNCO.H_B01.52H1.EST.CERRAR 
CUNCO.H_B01.52H1.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY 

YGUZMAN 

11/09/2021 23:28:54s CUNCO CUNCO.H_B01.52H1.EST 
CUN_52H1 ESTADO ABIERTO_CERRADO CERRADO 

By YGUZMAN 

11/09/2021 23:29:06s CUNCO CUNCO.H_T01.52HT1.EST.CERRAR 
CUNCO.H_T01.52HT1.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY 

YGUZMAN 

11/09/2021 23:29:14s CUNCO CUNCO.H_T01.52HT1.EST 
CUN_52HT1 ESTADO ABIERTO_CERRADO CERRADO 

By YGUZMAN 

11/09/2021 23:29:21s CUNCO CUNCO.E_T01.52ET1.EST.CERRAR 
CUNCO.E_T01.52ET1.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY 

YGUZMAN 

11/09/2021 23:29:30s CUNCO CUNCO.E_T01.52ET1.EST 
CUN_52ET1 ESTADO ABIERTO_CERRADO CERRADO 

By YGUZMAN 

11/09/2021 23:58:08s CUNCO CUNCO.H_B02.52H2.EST.CERRAR 
CUNCO.H_B02.52H2.EST.CERRAR CTRL ISSUED BY 

YGUZMAN 

11/09/2021 23:58:14s CUNCO CUNCO.H_B02.52H2.EST 
CUN_52H2 ESTADO ABIERTO_CERRADO CERRADO 

By YGUZMAN 
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9. Análisis de la actuación de protecciones y control. 
 
Secuencia de operación y comportamiento relé protección sistema 1, diferencial de línea, de paño de 

línea H1 SE Cunco. 
 
De acuerdo con los Registro de Eventos de la Fig. N°1 y oscilografías de Fig. N°2 a N°5, con fecha 

sábado 11 de septiembre de 2021, a partir de las 22:19:26.918 horas UTC-0, en relé sistema 1, modelo 

Siemens 7SL87, correspondiente a protección diferencial de línea, 87L, de paño de línea H1 110 kV 

Cunco-Tap Off Río Toltén en subestación Cunco, se producen los eventos que a continuación se 

detallan: 

- Pick up sobrecorriente de fases, A-B. 

- 1ms más tarde, pick up fases A-B y operación de elemento diferencial de línea, 87L, I-Diff 

Fast. 

- 1ms más tarde, Trip definitivo 87L I-Diff Fast y orden de desenganche tripolar sobre 52H1. 

- 1ms más tarde, activación de elemento general de distancia de fases A-B en sentido hacia 

adelante. 

- 1ms más tarde, arranque de 50BF y envío de aceleración elemento de distancia de fases 

hacia extremo Tap Off Río Toltén. 

- 8ms más tarde, pick up fases A-B y operación de elemento diferencial de línea, 87L, I-Diff. 

- 3ms posterior, apertura de 52H1. 

Corrientes de operación de 52H1: 

356A 

308A 

48A 

5A residual 

- 2ms más tarde, Trip remoto tripolar operado. 

- 4ms posterior, 50BF etapa 1 (re Trip) operado. 

- 9ms más tarde, recepción permisivo sobre alcance elemento distancia trifásico y general 

desde extremo Tap Off Río Toltén. 

- 1ms más tarde, operación por recepción tele protección. 

- Localizador de Falla: -3.3km 

- Función 79 Auto Reclose, desconectada inicialmente (condición operacional de la Línea), 

como se puede observar en Oscilografía N°5. 

 

En resumen, de acuerdo con los registros de eventos detallados más abajo, en línea 110 kV Cunco-

Tap Off Río Toltén, de propiedad de LAP, en subestación Cunco, de propiedad de FRONTEL, relé de 

protección sistema 1 detecta cortocircuito bifásico en fases A-B, operando su elemento de protección 

diferencial de línea, 87L, provocando desenganche de interruptor 52H1 Cunco con corrientes de 356 

y 308 ampere rms respectivamente. El tiempo de operación de la protección es de 2ms. El tiempo de 

aislación de falla es de 53ms. 

 

En conclusión, relé de protección sistema 1 e interruptor de paño H1 en subestación Cunco tienen 

comportamiento correcto. 
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Registro de Evento relé Sistema 1: 
 

Fecha - Hora  # Fault log   

 11.09.2021  22:19:26.918 
 

00:00:00:00.000 
2  Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 2  Pickup  phs A phs B 

 11.09.2021  22:19:26.918 
 

00:00:00:00.000 
1  Recording:Fault recorder:Control  Fault number 42 

 11.09.2021  22:19:26.919 
 

00:00:00:00.001 
4  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast  Operate  phs A phs B phs C 

 11.09.2021  22:19:26.919 
 

00:00:00:00.001 
3  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast  Pickup  phs A phs B 

 11.09.2021  22:19:26.920 
 

00:00:00:00.002 
6  52H1:Circuit break.  Definitive trip  on 

 11.09.2021  22:19:26.920 
 

00:00:00:00.002 
5  52H1:Circuit break. 

 Trip/open cmd. 

3-pole 
 on 

 11.09.2021  22:19:26.921 
 

00:00:00:00.003 
8 

 Line 1:21 Distance prot. 1:Group 

indicat. 

 Selected loop 

AB 
 on forward 

 11.09.2021  22:19:26.921 
 

00:00:00:00.003 
7 

 Line 1:21 Distance prot. 1:Group 

indicat. 
 Pickup 

 phs A phs B 

forward 

 11.09.2021  22:19:26.922 
 

00:00:00:00.004 
10  52H1:50BF Ad.CBF 1  Pickup  phs A phs B phs C 

 11.09.2021  22:19:26.922 
 

00:00:00:00.004 
9 

 Line 1:85-21Perm.overr.:85-

21Perm.over 
 Send  phs A phs B 

 11.09.2021  22:19:26.927 
 

00:00:00:00.009 
11  Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 1  Pickup  phs A 

 11.09.2021  22:19:26.928 
 

00:00:00:00.010 
13 

 Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 

1 
 Pickup loop AB  on 

 11.09.2021  22:19:26.928 
 

00:00:00:00.010 
12 

 Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 

1 
 Pickup  phs A phs B 

 11.09.2021  22:19:26.930 
 

00:00:00:00.012 
15  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF  Operate  phs A phs B phs C 

 11.09.2021  22:19:26.930 
 

00:00:00:00.012 
14  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF  Pickup  phs A phs B 

 11.09.2021  22:19:26.933 
 

00:00:00:00.015 
19  52H1:Circuit break. 

 Break.-current 

phs B 
 308 A 

 11.09.2021  22:19:26.933 
 

00:00:00:00.015 
20  52H1:Circuit break. 

 Break.-current 

phs C 
 48 A 

 11.09.2021  22:19:26.933 
 

00:00:00:00.015 
21  52H1:Circuit break. 

 Break. current 

3I0/IN 
 5 A 

 11.09.2021  22:19:26.933 
 

00:00:00:00.015 
18  52H1:Circuit break. 

 Break.-current 

phs A 
 356 A 

 11.09.2021  22:19:26.935 
 

00:00:00:00.017 
16  Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip.  Operate  phs A phs B phs C 

 11.09.2021  22:19:26.939 
 

00:00:00:00.021 
17  52H1:50BF Ad.CBF 1  Retrip T1  phs A phs B phs C 

 11.09.2021  22:19:26.941 
 

00:00:00:00.023 
22  52H1:50BF Ad.CBF 1  Pickup  phs A 

 11.09.2021  22:19:26.948 
 

00:00:00:00.030 
25  Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1  >Receive phs A  on 

 11.09.2021  22:19:26.948 
 

00:00:00:00.030 
26  Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1 

 >Receive 

general 
 on 

 11.09.2021  22:19:26.948 
 

00:00:00:00.030 
23  Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1  >Receive phs C  on 

 11.09.2021  22:19:26.948 
 

00:00:00:00.030 
24  Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1  >Receive phs B  on 

 11.09.2021  22:19:26.949 
 

00:00:00:00.031 
27 

 Line 1:85-21Perm.overr.:85-

21Perm.over 
 Operate  phs A phs B phs C 
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Fecha - Hora  # Fault log   

 11.09.2021  22:19:26.955 
 

00:00:00:00.037 
29 

 Line 1:21 Distance prot. 1:Group 

indicat. 

 Selected loop 

AB 
 off 

 11.09.2021  22:19:26.955 
 

00:00:00:00.037 
28 

 Line 1:21 Distance prot. 1:Group 

indicat. 
 Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:26.956 
 

00:00:00:00.038 
30 

 Line 1:85-21Perm.overr.:85-

21Perm.over 
 Operate  off 

 11.09.2021  22:19:26.957 
 

00:00:00:00.039 
31  52H1:50BF Ad.CBF 1  Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:26.958 
 

00:00:00:00.040 
32  Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 1  Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:26.959 
 

00:00:00:00.041 
33  52H1:50BF Ad.CBF 1  Retrip T1  off 

 11.09.2021  22:19:26.967 
 

00:00:00:00.049 
34  Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-T 2  Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:26.980 
 

00:00:00:00.062 
35  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast  Pickup  phs A 

 11.09.2021  22:19:26.990 
 

00:00:00:00.072 
36  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF  Pickup  phs B 

 11.09.2021  22:19:26.995 
 

00:00:00:00.077 
38  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF  Operate  off 

 11.09.2021  22:19:26.995 
 

00:00:00:00.077 
37  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF  Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:26.997 
 

00:00:00:00.079 
41 

 Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 

1 
 Pickup loop CA  on 

 11.09.2021  22:19:26.997 
 

00:00:00:00.079 
40 

 Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 

1 
 Pickup loop BC  on 

 11.09.2021  22:19:26.997 
 

00:00:00:00.079 
39 

 Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 

1 
 Pickup  phs A phs B phs C 

 11.09.2021  22:19:27.000 
 

00:00:00:00.082 
42  Line 1:87 Line diff. prot.:Remote trip.  Operate  off 

 11.09.2021  22:19:27.004 
 

00:00:00:00.086 
43 

 Line 1:85-21Perm.overr.:85-

21Perm.over 
 Send  off 

 11.09.2021  22:19:27.005 
 

00:00:00:00.087 
45  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast  Operate  off 

 11.09.2021  22:19:27.005 
 

00:00:00:00.087 
44  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast  Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:27.006 
 

00:00:00:00.088 
46  52H1:Circuit break. 

 Trip/open cmd. 

3-pole 
 off 

 11.09.2021  22:19:27.007 
 

00:00:00:00.089 
47 

 Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 

1 
 Pickup loop CA  off 

 11.09.2021  22:19:27.017 
 

00:00:00:00.099 
48 

 Line 1:27 Undervolt.-3ph 1:Definite-T 

1 
 Pickup loop CA  on 

 11.09.2021  22:19:27.034 
 

00:00:00:00.116 
53  Line 1:Fault locator  Fault distance  -3.3 km 

 11.09.2021  22:19:27.034 
 

00:00:00:00.116 
54  Line 1:Fault locator 

 Fault distance 

in % 
 -6.4 % 

 11.09.2021  22:19:27.034 
 

00:00:00:00.116 
55  Line 1:Fault locator  Fault loop  AB 

 11.09.2021  22:19:27.034 
 

00:00:00:00.116 
52  Line 1:Fault locator 

 Fault reactance 

sec. 
 - .  Ω 

 11.09.2021  22:19:27.034 
 

00:00:00:00.116 
49  Line 1:Fault locator 

 Fault resistance 

prim. 
 .  Ω 

 11.09.2021  22:19:27.034 
 

00:00:00:00.116 
50  Line 1:Fault locator 

 Fault reactance 

prim. 
 - .  Ω 

 11.09.2021  22:19:27.034 
 

00:00:00:00.116 
51  Line 1:Fault locator 

 Fault resistance 

sec. 
 .  Ω 
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Fecha - Hora  # Fault log   

 11.09.2021  22:19:27.056 
 

00:00:00:00.138 
58  Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1  >Receive phs A  off 

 11.09.2021  22:19:27.056 
 

00:00:00:00.138 
59  Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1 

 >Receive 

general 
 off 

 11.09.2021  22:19:27.056 
 

00:00:00:00.138 
56  Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1  >Receive phs C  off 

 11.09.2021  22:19:27.056 
 

00:00:00:00.138 
57  Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. bin.sig.1  >Receive phs B  off 

 11.09.2021  22:19:27.419 
 

00:00:00:00.501 
60  52H1:Circuit break.  Definitive trip  off 
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Oscilografía 87L-H1 Sistema 1: 
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Oscilografía 87L-H1 Sistema 1: 

 
  



GERENCIA DE TRANSMISIÓN 

STN – STS – SAESA – FRONTEL – SAGESA – SGA – CAITÁN - TOLCHÉN – LT CABO LEONES  
 

13 

Fig. N°4: Oscilografía 87L-H1 Sistema 1: 

 
Fig. N°5: Oscilografía 87L-H1 Sistema 1: 
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Secuencia de operación y comportamiento relé protección sistema 2, diferencial de línea, de paño de 

línea H1 SE Cunco. 

 

De acuerdo con los Registro de Eventos de la Fig. N°6 y oscilografías de Fig. N°7 a N°9, con fecha 

sábado 11 de septiembre de 2021, a partir de las 22:19:26.914 horas UTC-0, en relé sistema 2, modelo 

Siemens 7SL87, correspondiente a protección diferencial de línea, 87L, de paño de línea H1 110 kV 

Cunco-Tap Off Río Toltén en subestación Cunco, se producen los eventos que a continuación se 

detallan: 

 

- Pick up fase A, operación de elemento diferencial de línea, 87L, I-Diff Fast y, orden de 

desenganche tripolar sobre 52H1. 

- 1ms más tarde, arranque de 50BF 

- 1ms más tarde, activación de elemento general de distancia de fases A-B en sentido hacia 

adelante. 

- 1ms más tarde, envío de aceleración elemento de distancia de fases hacia extremo Tap 

Off Río Toltén. 

- 1ms más tarde, pick up sobrecorriente de fases, A-B. 

- 1ms más tarde, pick up fases A-B de elemento diferencial de línea, 87L, I-Diff Fast. 

- 5ms más tarde, pick up fases A-B y operación de elemento diferencial de línea, 87L, I-Diff, 

fases A-B-C. 

- 5ms más tarde, Trip remoto tripolar operado. 

- 1ms posterior, apertura de 52H1. 

Corrientes de operación de 52H1: 

372A 

327A 

46A 

7A residual. 

- 3ms posterior, 50BF etapa 1 (re Trip) operado. 

- 13ms más tarde, recepción permisiva sobre alcance elemento distancia trifásico y general 

desde extremo Tap Off Río Toltén. 

- 1ms más tarde, operación por recepción tele protección. 

- 3ms posterior, 79 Auto Reclose a modo desconectado. 

- Localizador de Falla: -3.2km 

 

En resumen, de acuerdo con los registros de eventos detallados más abajo, en línea 110 kV Cunco-

Tap Off Río Toltén, de propiedad de LAP, en subestación Cunco, de propiedad de FRONTEL, relé de 

protección sistema 1 detecta cortocircuito bifásico en fases A-B, operando su elemento de protección 

diferencial de línea, 87L, provocando desenganche de interruptor 52H1 Cunco con corrientes de 372 

y 327 ampere rms respectivamente. El tiempo de operación de la protección es instantáneo. El tiempo 

de aislación de falla es de 55ms. 

 

En conclusión, relé de protección sistema 2 e interruptor de paño H1 en subestación Cunco tienen 

comportamiento correcto. 
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Fig. N°6: Registro de Evento relé Sistema 2: 
 

Fecha - Hora  # Fault log   

 11.09.2021  22:19:26.914  -00:00:00:00.001 3  52H1:Circuit break.  Trip/open cmd. 3-pole  on 

 11.09.2021  22:19:26.914  -00:00:00:00.001 2  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast  Operate 
 phs A phs B 

phs C 

 11.09.2021  22:19:26.914  -00:00:00:00.001 1  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast  Pickup  phs A 

 11.09.2021  22:19:26.915  00:00:00:00.000 5  52H1:50BF Ad.CBF 1  Pickup 
 phs A phs B 

phs C 

 11.09.2021  22:19:26.915  00:00:00:00.000 4  Recording:Fault recorder:Control  Fault number 719 

 11.09.2021  22:19:26.916  00:00:00:00.001 7 
 Line 1:21 Distance prot. 1:Group 

indicat. 
 Selected loop AB  on forward 

 11.09.2021  22:19:26.916  00:00:00:00.001 6 
 Line 1:21 Distance prot. 1:Group 

indicat. 
 Pickup 

 phs A phs B 

forward 

 11.09.2021  22:19:26.917  00:00:00:00.002 8 
 Line 1:85-21Perm.overr.:85-

21Perm.over 
 Send  phs A phs B 

 11.09.2021  22:19:26.918  00:00:00:00.003 9 
 Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-

T 2 
 Pickup  phs A phs B 

 11.09.2021  22:19:26.919  00:00:00:00.004 10  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast  Pickup  phs A phs B 

 11.09.2021  22:19:26.924  00:00:00:00.009 12  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF  Operate 
 phs A phs B 

phs C 

 11.09.2021  22:19:26.924  00:00:00:00.009 11  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF  Pickup  phs A phs B 

 11.09.2021  22:19:26.925  00:00:00:00.010 13 
 Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-

T 1 
 Pickup  phs A 

 11.09.2021  22:19:26.929  00:00:00:00.014 14 
 Line 1:87 Line diff. prot.:Remote 

trip. 
 Operate 

 phs A phs B 

phs C 

 11.09.2021  22:19:26.930  00:00:00:00.015 18  52H1:Circuit break.  Break.-current phs B  327 A 

 11.09.2021  22:19:26.930  00:00:00:00.015 19  52H1:Circuit break.  Break.-current phs C  46 A 

 11.09.2021  22:19:26.930  00:00:00:00.015 17  52H1:Circuit break.  Break.-current phs A  372 A 

 11.09.2021  22:19:26.930  00:00:00:00.015 16  52H1:Circuit break.  Break. current 3I0/IN  7 A 

 11.09.2021  22:19:26.933  00:00:00:00.018 15  52H1:50BF Ad.CBF 1  Retrip T1 
 phs A phs B 

phs C 

 11.09.2021  22:19:26.940  00:00:00:00.025 20  52H1:50BF Ad.CBF 1  Pickup  phs A 

 11.09.2021  22:19:26.946  00:00:00:00.031 23 
 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. 

bin.sig.1 
 >Receive phs A  on 

 11.09.2021  22:19:26.946  00:00:00:00.031 24 
 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. 

bin.sig.1 
 >Receive general  on 

 11.09.2021  22:19:26.946  00:00:00:00.031 21 
 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. 

bin.sig.1 
 >Receive phs C  on 

 11.09.2021  22:19:26.946  00:00:00:00.031 22 
 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. 

bin.sig.1 
 >Receive phs B  on 

 11.09.2021  22:19:26.947  00:00:00:00.032 25 
 Line 1:85-21Perm.overr.:85-

21Perm.over 
 Operate 

 phs A phs B 

phs C 

 11.09.2021  22:19:26.950  00:00:00:00.035 27  52H1:Circuit break.  Definitive trip  on 

 11.09.2021  22:19:26.950  00:00:00:00.035 26  52H1:79 Auto. reclosing:General  79 permits 1-pole trip  off 
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Fecha - Hora  # Fault log   

 11.09.2021  22:19:26.955  00:00:00:00.040 29  52H1:50BF Ad.CBF 1  Retrip T1  off 

 11.09.2021  22:19:26.955  00:00:00:00.040 28  52H1:50BF Ad.CBF 1  Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:26.956  00:00:00:00.041 30 
 Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-

T 1 
 Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:26.957  00:00:00:00.042 32 
 Line 1:21 Distance prot. 1:Group 

indicat. 
 Selected loop AB  off 

 11.09.2021  22:19:26.957  00:00:00:00.042 31 
 Line 1:21 Distance prot. 1:Group 

indicat. 
 Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:26.958  00:00:00:00.043 33 
 Line 1:85-21Perm.overr.:85-

21Perm.over 
 Operate  off 

 11.09.2021  22:19:26.964  00:00:00:00.049 34 
 Line 1:50/51 OC-3ph 1p 1:Definite-

T 2 
 Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:26.989  00:00:00:00.074 36  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF  Operate  off 

 11.09.2021  22:19:26.989  00:00:00:00.074 35  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF  Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:26.994  00:00:00:00.079 37 
 Line 1:87 Line diff. prot.:Remote 

trip. 
 Operate  off 

 11.09.2021  22:19:27.003  00:00:00:00.088 38 
 Line 1:85-21Perm.overr.:85-

21Perm.over 
 Send  off 

 11.09.2021  22:19:27.004  00:00:00:00.089 41  52H1:Circuit break.  Trip/open cmd. 3-pole  off 

 11.09.2021  22:19:27.004  00:00:00:00.089 40  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast  Operate  off 

 11.09.2021  22:19:27.004  00:00:00:00.089 39  Line 1:87 Line diff. prot.:I-DIFF fast  Pickup  off 

 11.09.2021  22:19:27.033  00:00:00:00.118 46  Line 1:Fault locator  Fault distance  -3.2 km 

 11.09.2021  22:19:27.033  00:00:00:00.118 47  Line 1:Fault locator  Fault distance in %  -6.2 % 

 11.09.2021  22:19:27.033  00:00:00:00.118 48  Line 1:Fault locator  Fault loop  AB 

 11.09.2021  22:19:27.033  00:00:00:00.118 45  Line 1:Fault locator  Fault reactance sec.  - .  Ω 

 11.09.2021  22:19:27.033  00:00:00:00.118 42  Line 1:Fault locator  Fault resistance prim.  .  Ω 

 11.09.2021  22:19:27.033  00:00:00:00.118 43  Line 1:Fault locator  Fault reactance prim.  - .  Ω 

 11.09.2021  22:19:27.033  00:00:00:00.118 44  Line 1:Fault locator  Fault resistance sec.  .  Ω 

 11.09.2021  22:19:27.056  00:00:00:00.141 51 
 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. 

bin.sig.1 
 >Receive phs A  off 

 11.09.2021  22:19:27.056  00:00:00:00.141 52 
 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. 

bin.sig.1 
 >Receive general  off 

 11.09.2021  22:19:27.056  00:00:00:00.141 49 
 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. 

bin.sig.1 
 >Receive phs C  off 

 11.09.2021  22:19:27.056  00:00:00:00.141 50 
 Line 1:85-21Perm.overr.:Rec. 

bin.sig.1 
 >Receive phs B  off 

 11.09.2021  22:19:27.448  00:00:00:00.533 53  52H1:Circuit break.  Definitive trip  off 
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Fig. N°7: Oscilografía 87L-H1 Sistema 2: 
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Fig. N°8: Oscilografía 87L-H1 Sistema 2: 
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Fig. N°9: Oscilografía 87L-H1 Sistema 2: 

 
10.- Medidas correctivas a corto plazo: 
 
No hay. 


