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Pruebas - Consumo Especifico Neto

Cent'i-'aln Rl I:I Term't;ﬁééiﬁm- i

Modelo Unidades ' Perkins 4016TAG1A

Llugar- | Comuna de ébﬁiabé. Region de Atacama _
Fechas de Prueba | 30/11/2021 — 01/12/2021 — 02/12/2021 — 03/12/2021
Ahéﬁds | e g A'nexo 0-1 -;.-I;ista de Asistentés o r

Observaciones Generales:

« El plazo de entrega del informe de CEN comienza a contar de la recepcion del 100%
de la informacion solicitada.

Jornada 1: 30/11/2021 - 01/12/2021

e Todos los servicios auxiliares de la central se desconectan antes de iniciar las
pruebas.

e« Planta solar anexa se desconecta a las 20:40, solo se registraban auxiliares de |a
planta solar. Coordinado enviara registro del consumo de la planta solar
desconectada en los horarios de prueba para reintegrar la potencia que se haya
consumido en ese horario.

e La muestra de combustible se toma a las 02:12.

e Inicio Jornada: 18:00

e Fin Jornada: 03:40

Jornada 2: 01/12/2021 - 02/12/2021

e Todos los servicios auxiliares de la central se desconectan antes de iniciar las
pruebas.

o La planta solar adjunta se desconecta 20:00, antes de iniciar las pruebas. Se deja
registro fotografico de la desconexion.

e La muestra de combustible se toma a las 02:49.

e Iniclo Jornada: 19:00

e Fin Jornada: 03:10




Jornada 3: 02/12/2021 - 03/12/2021

e Todos los servicios auxiliares de la central se desconectan antes de iniciar las
pruebas.

« La planta solar adjunta se desconecta a las 19:52, antes de iniciar las pruebas. Se
deja registro fotografico de la desconexion.

e Las muestras de combustible se toman a las 21:57 y a las 23:41.

e Se finaliza la jornada probando los consumos auxiliares de iluminacion de las naves
por separado. Variacion se identificara luego en los registros del medidor neto
ubicado en SE Cardones.

e Inicio Jornada: 19:30

e Fin Jornada: 02:30

Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico

Nave: | Nave 01
Unidad Representativa: 5 Unidad 07
Fecha | Jornada 1: 30/11/2021 - 01/12/2021

Estado de Carga en Potencia Maxima (1.600 kW)

Hora Masa de combustible Tamb | HR

HH:MM _ (kg | °C] (%]
20:30 | 747.5 17.0 60.4
20:45 658,0 17,6 59,0

21:00 570,0 Z 18,5 55,1
Estado de Carga en Minimo Técnico (480 kW)

Hora - Masa de combustible Tamb | HR

HH:MM | [kg] [°C] | [%]
21:05 | 549.0 | 17.0 | 60
21:20 520,0 | 15.9 | 66.4

21:35 488,5 } 14,8 70,2



Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico

._N_a_“: L RRSUR S | e e O o | Nave N

Unidad Representativa: Unidad 10

Fecha R | o J.t;tr.nada.‘l”:.-5l.f.l-!1‘-l./.2-t.321-'-C}.1/1212{}21m

Estado de Cargaen Potencia Méxima (1.600kW)

.. Hora 3 - Masa de combus“ﬂble.;d Tanib s HR
HH:MM | [kg] [°C] [%]

Estado de Carga en Minimo Técnico (480 kW) [ e |

" Hora | Masadecombustible | Tamb | HR

HH:MM kgl [°C] | [%]

23:35 370,0 14,0 71,3
23:50 | 340,5 13,4 | 76,0

13,2 | 77.6

00:05 311,0



Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico

Nave: Nave 04

Unidad Representativa: | Unidad 60
Fecha Jornada 1: 30/11/2021 - 01/12/2021

Estado de Carga en Potencia Maxima (1.600 kW)
Hora  Masa de combustible | Tamb HR
HH:MM [kg] | °C] ; [%]
0:50 ; 672,0 13,2 79,0

1:05 : 579,5 13,9 75,5

Estadﬁ de lcgrga E.l-'l- Mmlmo Técnlco (480I(W) o, et ”

= Hnra L Mﬁsa de combu#ti.ble o Taﬁb | | HR
HH:MM [kg] | [°C] | [%]
_.;-:40 o ' ___435,_5 T S '12_5 T B 31;5'

1:55 : 407,0 13,0 , 82,6



Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico

Nave: . Nave 01

‘Unided Representativa: |  Unkiad12

Fecﬁa _ B o | R

Eétaﬁﬁ t.:.le“Car"-ga én Pﬁten&iﬁ IMﬁxima (i.soo kW)

" Hora Masa de combustible | Tamb | HR
HH:MM | [kg] | °C] (%]

2:25 687.,5 | 14,0 | 76,3

Jornada 1: 30/11/2021 - 01/12/2021

2:40 | 597 5 ! 15,2 723

Estado de Carga en Minimo Técnico (480 kW)

.~ Hora  Masadecombustible =~ Tamb  HR
HH:MM [kg] | [°C] | [%]
o o T -
i e e s

3:15 | 518,5 11,8 f 84,8



Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico
Nave: | Nave 04

Unidad Representativa: | Unidad52

Fecha )  Jornada 2: 01/12/2021 - 02/12/2021

Estado de Carga en Potencla Méxima (1.600 kW)

" Hora | Masadecombustble ~ Tamb | HR
HH:MM k] | [°C] ; [%]

20:20 851.0 19.6 | 51.4

20:35 758,5 20,8 46,6

Eﬁtédo de”CarQa en Mi;iim.d Téc.nicb (430kW) - S IR T A S e
— Hom Masa de meusﬂble Taﬁjb HR
HH:MM | [kal | [°C] | [%]
21:10. e - ) — o —

21:25 ; 586,5 17,6 : 56,6



Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico

Nave:

Unidad Representativa:

Fecha Jornada 2: 01/12/2021 - 02/12/2021

Estado de Carga en Potencia Maxima (1.600 kW)

Hora - Masa de combustible '
HH:MM | [kal |
21:50 | 733,5

22:05 | 645,0

99:20 : 556.5

Estado de Carga en Minimo Técnico (480 kW)

Hora | Masa de combustible '

HH:MM . (Kg]
22:25 538,5
22:40 | 508,0

22:55 | 578,5

Nave 03

Unidad 31

Tamb
[°C]

16,2

16,6

16,8

Tamb

[*C]
16,4

15,8

15,8

HR

[%]

61,5

98,3

97,9

HR

[%]

58,3

63,6

63,0



Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico

Nave:
Unidad Representativa:

Fecha

Estado de Carga en Potencia Maxima (1.600 kW)

Hora  Masa de combustible
HH:MM | [kg] |
i ]
" 00:40 8310

Estado de Carga en Minimo Técnico (480 kW)

--Hrbra . Mﬁsa de combusl.:l-ﬁle
HH:MM | [kg]
i .. 519’5__
01:15 B 4590

01:30 4890

Nave 03

Unidad 42

Tamb

[*C]

13,9

16,6

16,8

Tamb

[°C]
16,4
15,8

15,8

Jornada 2: 01/12/2021 - 02/12/2021

HR

[%0]

73,6

58,3

57,9



Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico

HR

Nave:  Nave 04
Unidad Representativa:  Unidad 49
Fecha | Jomada2: 01/12/2021 - 0211212021
Estado c-l-euclarga eﬁ Potam:ié Héxima (1.600 -I-:W) -
s Hdra - Mﬁsa de combusfible .Ta'm-b“ HR
HH:MM | [kg] [°C] [%]
. (.J.1:.45 “.703,5” ‘ “ 12,2 i 80,1“-
© 02:00 ' 612,0 129 76,4
.{i.2:15 - 51”8,5 .13.3“ . ?42
Estado de Carga en Minimo Técnico (480 kW) [
. Hora | Mﬁsa dé cumbustible Tamb
HH:MM Ikg] [°C] [%]
0.2:2(5- - 4950 | 13,3 . .75,.0
0235 . B 464,'5- 13.1 -- 73,9
02:50 4335 12,6 76,3




Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico

Nave:

Unidad Representativa:

Nave 02

Unidad 16

Fecha Jornada 3: 02/12/2021 ~ 03/12/2021

Estado de Carga en Potencia Maxima (1.600 kW

Hora ~ Masa de combustible

HH:MM Ikg]
20:35 | 724.0
20:50 | 634.0

21:05 | 542,0

Estado de Carga en Minimo Técnico (480 kW)

Hora Masa de combustible

HH:MM [ka]
21:10 523,5

21:25 | 492.5

21:40 : 462,5

Tamb

[°C]
17,8

17,7

17,0

Témi::
[°C]

17,5

16,6

15,7

HR

[%]

59,7
06,6

06,4

HR

[%]

62,1

65,8

58,4

10



Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico

Nave: Nave 03

Uhiﬁéd Répréseﬁtati\}é: N . .. Unidad 45

Fecha  Jomada3:02112/2021 - 03112/2021

Estado de.C;l-'ga aﬁ Potenclﬁ.h-!-léiima-(i.soo M) B I. rr 1

— Hora Masa de gom@gﬁﬂje - fam.;, B HR
HH:MM [ka] | [*C] [%]
_22:0[_] | ”533,3” — — s — S 7115

”Esltadb de Carga en Mihiﬁo Téc”ni.co (430kW) . . . . .

Hora  Masa de combustible | Tamb HR
HH:MM kg] [°C] ; [%]

22:35 | 466,0 | 14,4 69,7
22:50 | 436,5 | 13,9 73,8

23:05 | 407.0 13,6 75,6



Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico

Na#e:_ S p s i ss——— . 0.2

| Uniﬂﬁﬁﬁépr&séﬁtﬁtiﬁ:- ” . U_hidédﬁa -

Fecha . Jomada 3: 02/12/2021 - 03/12/2021

Estado de Carga en Potencia Méxima (1.600 kW)

 Hora Masa de combustible ~ Tamb HR

HH:MM [kg] [°C] [%]
23:50 ' .629;0 150 55,8
__00:05_. ] 53.9’_5 1.3,3., d P 50_’.4 :

Estado de Carga en Minimo Técnico (480 kW) S TR L

Hora Masa de combustible Tamb | HR
HH:MM [kg] l [°C] [%]

00:10 ﬁ 518,5 13,5 j 62,2

00:25 | 488.5 | 13,1 | 70.0

00:40 458,5 13,1 72,9



Prueba de Consumo Especifico Neto en Central Termopacifico

Nave:

Unidad Representativa: |

Fecha

Estado de Carga en Potencia Maxima (1.600 kW)

Hora
HH:MM

01:00

01:15

01:30

Estado de Carga en Minimo Técnico (480 kW)

Hora
HH:MM

01:35

01:30

02:05

[kd]
671.0
583,0

495,0

[kg]
475,5

446,0

416,5

Jornada 3: 02/12/2021 - 03/12/2021

- Masa de combustible |

= n e e S —— p——

- Masa de combustible

Nave 02

Unidad 25

Tarﬁb
[°C]

13,2
14,0

14,0

Tamb
[°C]

12,9

13,7

12,9

HR
%

7.9

65,0

63,6

HR

(%]

71,6

73,4

75,1



Anexo 01: Lista de Asistentes

Nombre | Empresa Cargo | Firma
Eduardo Andrzejewski TRACTEBEL Experto Técnico Lider é‘ e
Pablo Moreira - TRACTEBEL  Ingeniero de Pruebas _/ - (7Ad\ -
Luis Badilla Prime Energia ~ Jefede Planta --
| | uhi‘\. | B
Ingeniero del
Coordinador Departamento de
Eduardo Gonzales Eléctrico Nacional Control de la
Operacion
| Ingeniero del
Coordinador Departamento de
Jorge Da Costa Llanos  gjecirico Nacional Conitrol de ta
Operacion

A



