
Estudio para análisis de falla EAF 009/2023 

“Falla en la línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas” 
Fecha de Emisión: 26-01-2023 

 
 
 

1. Descripción pormenorizada de la perturbación 

 

     a.   Fecha y Hora de la falla 

Fecha 05/01/2023 

Hora 18:47 

Consumos desconectados (MW) 12.4 

Demanda previa del sistema (MW) 10166.41 

Porcentaje de desconexión 0.122% 

Calificación Apagón No aplica (porcentaje de desconexión < 10%) 

 
     b.   Identificación instalación afectada 

Nombre de la instalación Línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas / LT001---------G062 

Tipo de instalación Línea 

Tensión nominal 220 kV 

Segmento Transmisión dedicada 

Propietario instalación afectada Compañía Minera Nevada SpA 

RUT 85.306.000-3 

Representante Legal Gonzalo Montes Astaburuaga (*) 

Dirección Ricardo Lyon 222, piso 8, Providencia. 

 
(*) Datos correspondientes al Gerente General de la empresa propietaria del elemento afectado, obtenidos de la plataforma REUC 
del Coordinador, no fueron remitidos los datos correspondientes al Representante Legal. 

 
      c.   Identificación del elemento fallado 

Nombre del elemento fallado Pararrayos fase C del paño J7 de S/E Punta Colorada / PY01G062SE056T002 

Propietario elemento fallado Compañía Barrick Chile Generación SpA 

RUT 96.576.920-K 

Representante Legal Néstor Retamal (*) 

Dirección Ricardo Lyon 222, Piso 9, Providencia. 

 
(*) Datos correspondientes al Gerente General de la empresa propietaria del elemento fallado, obtenidos de la plataforma REUC 
del Coordinador, no fueron remitidos los datos correspondientes al Representante Legal. 

 



      d.1 Origen y causa de la falla 

Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas, por medio de 
la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. Además, se produce la 
apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Lama, correspondiente a la línea 220 kV Tres 
Quebradas – Lama.   

La Compañía Minera Nevada SpA señala que la operación de la protección anteriormente indicada fue 
debido a una falla interna del pararrayos de la fase “C”, correspondiente al paño J7 de S/E Punta 
Colorada, producto de fatiga de material. 

      d.2 Fenómeno Físico: 

OPE10: Falla de material, por fatiga, corrosión, trizadura, etc. 

La Compañía Minera Nevada SpA entrega los siguientes antecedentes probatorios para acreditar el 
fenómeno físico declarado: 

- Registro fotográfico (sin fecha, ni hora y sin coordenadas UTM). 

- Instalación en período de pruebas de puesta en servicio desde el 23-12-2022. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se encuentra pendiente de envío la siguiente información: 

- Informe técnico que explique las posibles causas que propician el fallo de material. 

- Registro fotográfico con fecha, hora y coordenadas UTM. 

      d.3 Reiteración: 

Reiteración Fenómeno Físico en la instalación afectada: Esta instalación no ha sido afectada por el 
mismo fenómeno físico, durante los últimos 24 meses móviles. 

  Reiteración Fenómeno Físico en instalaciones del mismo propietario: No se han producido fallas en 
instalaciones del mismo propietario con un fenómeno físico similar (homologado), durante los últimos 
24 meses móviles. 

  Cantidad de fallas (sin importar Fenómeno Físico) en la misma instalación: No se han producido 
fallas en la misma instalación afectada, durante los últimos 24 meses móviles. 

      d.4 Fenómeno eléctrico 

DI21N: Distancia residual. 

       e.  Detalles de la instalación, equipo o elemento donde se produjo la falla 

El elemento donde se originó la falla corresponde al pararrayos de la fase “C” asociado al paño J7 de 
S/E Punta Colorada, el cual, según lo informado por la Compañía Minera Nevada SpA, posee las 
siguientes características: 

“Marca: TE conecnectivity, Voltaje de operación continuo de línea a tierra: 153.6 kV RMS, 

Voltaje clasificación: 192 kV RMS, Sobre Voltaje kV: 25 KA – 354 /1 KA -37, Uso Máximo de 

onda de corriente kV: 5 KA – 427/ 10 kA - 454 / 20 kA – 495 / 40 kA – 559.” 

La Compañía Minera Nevada SpA informa lo siguiente con respecto a las mantenciones del elemento 
fallado: 

“Plan de mantención: Lavado de aislación con pitón en mano 27-04-2022, 12-08-2022, 04-

01-2023. Limpieza Manual: 30-11-2022.”. 

      f.   Ubicación urbana o rural según DS 327/1997 

Rural. 



     g.   Proposición del propietario respecto del origen de la falla 

La Compañía Minera Nevada SpA indica: “Caso fortuito”. 

     h.   Comuna donde se presenta la falla 

4102: Coquimbo. 

i.    Fecha de entrega de la información al Coordinador 

Coordinado 
Informe de 48 horas 

(07-01-2023) 
Informe de 5 días 

(11-01-2023) 

Compañía Minera Nevada SpA (CMN) 05-01-2023 20-01-2023 

Compañía Barrick Chile Generación SpA (Barrick Generación) No enviado No enviado 

 
 
 

2. Descripción del equipamiento afectado 

 
a. Sistema de Generación 

 
b. Sistema de Transmisión 

Elemento Afectado Segmento Tramo Hora Desc. Hora Norm. 

Punta Colorada – Tres Quebradas 220 kV ST Dedicado 
Punta Colorada – Tres Quebradas 220 

kV 
18:47 02:52 (*) 

Tres Quebradas – Lama 220 kV ST Dedicado Tres Quebradas – Lama 220 kV 18:47 
04:34  

(*) (**) 

- Los horarios señalados corresponden a lo informado por la Compañía Minera Nevada SpA. 

- (*) Horario correspondiente al día 06-01-2023. 

- (**) Según el registro histórico del sistema SCADA del Coordinador. 

 
c. Consumos 

Sub-
Estación 

Alimentador / Paño Comuna 
Pérdida de 
Consumo 

(MW) 

% 
consumo 
pre-falla 

Clientes 
Afectados 

H. 
Desc. 

H. Dispon. H. Norm. 

Lama Barra 23 kV (*) 12.40 0.122 1 18:47 
04:45 

(**)(***) 
15:59 
(***) 

                Total:   12.40 MW  0.122 %       1 

- El monto y horarios señalados corresponden a lo informado por la Compañía Minera Nevada SpA.  
- (*) Correspondiente a territorio argentino.  
- (**) Según registro histórico del sistema SCADA del Coordinador, correspondiente al cierre del interruptor 52JT2 de S/E 

Lama. 
- (***) Correspondiente al día 06-01-2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Estimación de la energía no suministrada 

 

Sub-
Estación 

Alimentador/ Paño Empresa 
Tipo de 
Cliente 

Pérdida de 
Consumo 

(MW) 

Tiempo 
Indispon. 

(h) 

Tiempo 
Desc. (h) 

ENS 
(MWh) 

Lama Barra 23 kV Minera Nevada Libre 12.40 9.97 21.20 262.88 

Clientes Regulados : 0.00 MWh 

Clientes Libres : 262.88 MWh 

Total : 262.88 MWh 

 
- El monto y horarios señalados corresponden a lo informado por la Compañía Minera Nevada SpA. 

 

- Curva de recuperación esperada v/s recuperación real. 

 

Se aprecia que la recuperación real de los consumos se concretó después de 11 horas y 14 minutos 
con respecto a lo esperado. 
 
- Velocidad promedio de recuperación. 

Rango Potencia 
(MW) 

Tiempo 
recuperación (h) 

Velocidad de 
recuperación (MW/h) 

Primer 80 % 9.92 21.20 0.47 

Último 20 % 2.48 21.20 0.12 

100 % Total 12.40 21.20 0.58 

 
 
 

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla 

 

Demanda del sistema previo a la falla: 10166.41 MW 

Regulación de Frecuencia 

Control distribuido de frecuencia en el SEN previo a la falla, mediante las centrales Candelaria (U2), 
Canutillar (U1 y U2), El Toro (U1, U2, U3 y U4), Mejillones (IEM), Nueva Renca, Pehuenche (U1 y U2) 
y Ralco (U1 y U2). 

 



Operación Programada 

En Anexo Nº1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 05 de enero de 2023. 

Operación Real 

En Anexo Nº2 se adjunta el detalle de la generación real del día 05 de enero de 2023. 

Movimiento de centrales e informe diario del CDC 

En Anexo Nº3 se presenta el detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC para el día 
05 de enero de 2023. 

Mantenimientos 

En Anexo Nº4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 05 de 
enero de 2023. 

Estado y configuración previo a la falla 

Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la 
desconexión forzada, con las siguientes particularidades: 

o No hay antecedentes suficientes para establecer el estado previo del interruptor 52J8 de S/E 
Punta Colorada, dado que no se estaba enviando su señal de estado al SITR del Coordinador.  

 
Otros antecedentes relevantes 

Según lo señalado por Compañía Minera Nevada SpA.: 

“Se presume falla interna del pararrayos producto de fatiga del material, luego de que el personal 

de Operación y Mantenimiento realizara una inspección a los equipos de la Diagonal N°3, de la 

Subestación Punta Colorada, logrando observar que el Pararrayo PR-J7 de la Fase “C”, evidenciaba 
daños en el contador de descarga, además de fogonazos en las uniones de los cuerpos, causado por 

la corriente de alivio de presión. 

Instalaciones se encuentran en período de pruebas de puesta en servicio según la solicitud 
2022106337. 
 
Involucrados: 
EnorChile: Centro de Control de Minera Sierra Nevada. 
Barrick: Coordinado propietario de Diagonal 3 de P.Colorada.  
Minera Sierra Nevada: Coordinado propietario de LT 220 kV Punta Colorada- Tres Quebrada- 
Lama. ” 
 

 
En relación con los trabajos de desvinculación del pararrayos fallado en S/E Punta Colorada, se 
presenta a continuación la solicitud de desconexión de curso forzoso ingresada por la Compañía 
Minera Nevada SpA en el sistema Neomante del Coordinador: 

 



Acciones preventivas y/o correctivas 

a) La instalación afectada no cuenta con una auditoría, plan de acción u otro tipo de mantenimiento 
en curso. 

b) Acciones correctivas a corto plazo:  

o La Compañía Minera Nevada SpA indica lo siguiente: 

“Reemplazo del elemento afectado”. 

“Se realizan las gestiones de compra y reposición de los pararrayos de la salida de línea 

afectada (fase C, paño J7).”. 

c) Acciones correctivas a largo plazo:  

o La Compañía Minera Nevada SpA indica lo siguiente: “En análisis”. 

 

Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos 

 

Hora Involucrado Evento 

18:47 
CMN/Barrick 
Generación 

Apertura automática de los interruptores 52J7 y 52J8 (*) de S/E Punta Colorada, 
correspondientes a la línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas, por medio de la 
operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. 

18:47 
(**) 

CMN 
Apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Lama, correspondiente a la línea 220 kV 
Tres Quebradas – Lama.  

- Las horas señaladas corresponden a lo informado por la Compañía Minera Nevada SpA. 

- (*) Se presume también la apertura del interruptor 52J8 de S/E Punta Colorada en base a la extinción de las corrientes 
de falla, considerando que no se estaba enviando su señal de estado al SITR del Coordinador.  

- (**) Según el registro histórico del sistema SCADA del Coordinador. 

 

 

6. Normalización del servicio 

 

Fecha Involucrado Hora Acción 

05-01-2023 CMN 18:49 Se solicita revisión de las instalaciones.  

05-01-2023 CMN 19:48 
Apertura del interruptor 52J2 de S/E Tres Quebradas, correspondiente a la 
línea 220 kV Tres Quebradas – Lama. 

05-01-2023 CMN 19:49 
Apertura del interruptor 52J3 de S/E Tres Quebradas, correspondiente a la 
línea 220 kV Punta Colorada - Tres Quebradas. 

05-01-2023 CMN 20:04 
Operador de S/E Lama informa que tiene operada la protección diferencial de 
línea (87L), lo que provocó la apertura del interruptor 52J1 en dicha 
subestación. 

05-01-2023 CMN 21:06 
Operador de S/E Lama informa que al momento de la falla estaban 
consumiendo 12.4 MW por el lado argentino. 

05-01-2023 CMN 21:38 
Se solicita al CDC vigencia de solicitud de curso forzoso N°2023001432 para la 
desconexión del pararrayos dañado en la fase 3 del paño J7 de S/E Punta 
Colorada. 

06-01-2023 CMN 02:23 
Finalizan los trabajos de desconexión del pararrayos dañado en la fase 3 del 
paño J7 de S/E Punta Colorada. 

06-01-2023 CMN 02:25 

Se informa al operador de S/E Lama fin de trabajos en S/E Punta Colorada, 
por lo que se le solicita que despliegue personal para normalizar la línea 220 
kV Tres Quebradas - Lama. Operador indica que personal llegaría en 1 hora 
aproximadamente. 

06-01-2023 CMN 02:48 
Cierre de los interruptores 52J7 y 52J8 de S/E Punta Colorada. Se energiza en 
vacío la línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas. 

06-01-2023 CMN 02:52 
Cierre del interruptor 52J3 de S/E Tres Quebradas. Se normaliza la topología 
de la línea 220 kV Punta Colorada - Tres Quebradas. 

06-01-2023 CMN 03:38 
Apertura del interruptor 52JT2 de S/E Lama, correspondiente al transformador 
220/23 kV de dicha subestación.  

06-01-2023 CMN 03:57 
Cierre del interruptor 52J2 de S/E Tres Quebradas. Se energiza en vacío la 
línea 220 kV Tres Quebradas – Lama. 

06-01-2023 CMN 
04:34 

(*) 
Cierre del interruptor 52J1 de S/E Lama. Se normaliza la topología de la línea 
220 kV Tres Quebradas – Lama. 

06-01-2023 CMN 
04:45 

(*) 
Cierre del interruptor 52JT2 de S/E Lama, correspondiente al transformador 
220/23 kV de dicha subestación. 

06-01-2023 CMN 15:59 
Operador de S/E Lama confirma la normalización de los consumos de dicha 
subestación. 

- Las fechas y horas señaladas corresponden a lo informado por la empresa Compañía Minera Nevada SpA. 

- (*) Según el registro histórico del sistema SCADA del Coordinador. 



7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control 

 

Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas, por medio de 
la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. Además, se produce la 
apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Lama, correspondiente a la línea 220 kV Tres 
Quebradas – Lama, por medio de la operación de la protección diferencial de línea. 

La Compañía Minera Nevada SpA señala que la operación de la protección anteriormente indicada fue 
debido a una falla interna del pararrayos de la fase “C”, correspondiente al paño J7 de S/E Punta 
Colorada, producto de fatiga de material. 

Como consecuencia de lo anterior, se produjo la pérdida de 12.4 MW de consumos asociados a la S/E 
Lama. 
 
Apertura automática de los interruptores 52J7 y 52J8 de S/E Punta Colorada, 

correspondientes a la línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas. Relé Siemens 

7SA612 (Sistema 1). 

 
 
En el registro oscilográfico se aprecia una sobrecorriente y detrimento de la tensión en la fase “C”, lo 
que da cuenta de la presencia de una falla monofásica en la mencionada fase. Con respecto a las 
señales digitales, se registra la activación de la función de distancia (21_PU_forward = 1) y su 
consecuente operación en forma instantánea (21_TRIP = 1). En base a la diferencia de los cursores, 
uno en la orden de trip y el otro en la señal de cambio de estado, se aprecia que el tiempo de 
apertura del interruptor 52J7 fue de 37 ms (52b_3p_Open = 1). Por otra parte, considerando que no 
se registra una señal de estado para el interruptor central de la diagonal (52J8) y que hubo una 
extinción total de las corrientes, se presume un tiempo de apertura similar para dicho interruptor.  
 
 
 
 



Sin perjuicio de lo anterior, no se produjo la operación de la protección diferencial (87L) de la línea 
220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas ni de su esquema de teleprotección (85A y/o 85C), 
considerando que los TT/CC asociados a estas protecciones se encuentran ubicados aguas arriba del 
pararrayos fallado y hubo emisión de señales de aceleración al extremo remoto (paño J3 de S/E Tres 
Quebradas). Se presenta a continuación un extracto del diagrama unilineal aprobado del proyecto 
NUP 1248 “Línea Punta Colorada - Tres Quebradas – Lama”, obra que se encuentra en proceso de 
pruebas de puesta en servicio. 
 

 
 
 



Se presenta a continuación el registro secuencial de eventos de la protección: 
 

 
 
En el registro N°03688 se aprecia la activación de la función de distancia para la fase “C” a tierra (21 

Pickup CG ON) y su consecuente operación en forma instantánea (21 TRIP command Phases ABC 

ON) según registro N°03805. 
 

Se registra un desfase de tres horas en la estampa de tiempo de la protección con respecto al horario 
real de la falla, cumpliendo con la Hora Oficial (Horario UTC – 0) definida en la Norma Técnica de 
Seguridad y Calidad de Servicio (NTSyCS). 
 
Cabe señalar que no se presentaron registros del sistema de protecciones N°2, el cual corresponde a 
un relé de la misma marca y modelo. 
 
 

Apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Lama, correspondiente a la línea 220 kV 

Tres Quebradas – Lama. 

No se dispone de antecedentes que permitan verificar y analizar el sistema de protecciones operado 
en el paño J1 de S/E Lama, dado que, la Compañía Minera Nevada SpA, no remitió los registros 
oscilográficos y de eventos de las protecciones operadas. Sin perjuicio de lo anterior, dicha empresa 
señala que se produjo la operación de la protección diferencial de la línea 220 kV Tres Quebradas – 
Lama. 
 
 
 



8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla 

 
o Detalle de la generación programada para el día 05 de enero de 2023 (Anexo N°1). 

o Detalle de la generación real del día 05 de enero de 2023 (Anexo N°2). 

o Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 05 de enero de 
2023 (Anexo N°3). 

o Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 05 de enero de 2023 (Anexo N°4). 

o Informes de fallas de instalaciones ingresados en el sistema del Coordinador Eléctrico Nacional por la 
Compañía Minera Nevada SpA. (Anexo N°5). 

o Otros antecedentes aportados por la Compañía Minera Nevada SpA. (Anexo N°6). 
 
 

9. Análisis de las actuaciones de protecciones 

 
9.1 Incumplimiento Normativo 

 
Los incumplimientos normativos detectados en el desarrollo de la falla, por parte de los involucrados 
son: 

Compañía Barrick Chile Generación SpA. 

- No envío de los Informes de Falla de 48 horas y de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 
6-7 de la NTSyCS vigente. 
 

- Completitud de la información correspondiente al Informe de Falla de 5 días, de acuerdo con lo 
indicado en las Resoluciones Exentas de la SEC N°30891-2019 y N°30989-2019. 

Compañía Minera Nevada SpA. 

- Fecha de envío del Informe de Falla de 5 días, de acuerdo con lo indicado en el Título 6-7 de la 
NTSyCS vigente. 

 
9.2 Estándares Normativos Art. 1-14 NTSyCS 

 
Los incumplimientos del propietario del elemento afectado, reportados en la versión vigente del 
“Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio”, 
no incidieron en el origen y causa de la falla, ni en el desarrollo de las maniobras que permitieron la 
normalización de servicio. 

9.3 Desempeño de Protecciones Eléctricas y Modo de operación de interruptores 

 
Según los antecedentes proporcionados por los coordinados involucrados y el respectivo análisis 
realizado por el Coordinador: 

o Se concluye una correcta apertura automática de los interruptores 52J7 y 52J8 de S/E Punta 
Colorada, correspondientes a la línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas, por medio de la 
operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona. 
 
Se concluye un correcto modo de operación del interruptor 52J7 de S/E Punta Colorada. 
Se presume un correcto modo de operación del interruptor 52J8 de S/E Punta Colorada. 
 

o No se dispone de antecedentes que permitan verificar y analizar las protecciones operadas en el 
paño J1 de S/E Lama, correspondiente a la línea 220 kV Tres Quebradas – Lama. 



No se dispone de antecedentes que permitan determinar el modo de operación del interruptor 
52J1 de S/E Lama. 
 

9.4 Desempeño EDAC 

  

No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAC ante este evento. 
 
9.5 Desempeño EDAG 

 
No aplica pronunciarse sobre el desempeño de EDAG ante este evento. 
 
 
 

10. Pronunciamiento Técnico del Coordinador Eléctrico Nacional 

 
De acuerdo con el análisis realizado por el Coordinador: 

a) Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas, por 
medio de la operación de la protección de distancia para fallas a tierra en primera zona, 
debido a una falla interna del pararrayos de la fase “C”, correspondiente al paño J7 de S/E 
Punta Colorada. 

Al respecto, en base al análisis realizado en el punto 7 de este informe, se concluye que se 
produjo un desempeño correcto de las protecciones asociadas a la línea 220 kV Punta 
Colorada – Tres Quebradas, despejando la falla de manera rápida y selectiva. 

Por otra parte, se produjo también la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Lama, 
correspondiente a la línea 220 kV Tres Quebradas – Lama, sin disponer de registros que 
permitan verificar y analizar las protecciones operadas. En el caso que lo declarado por la 
Compañía Minera Nevada SpA sea correcto y correspondiera a la operación de la protección 
diferencial de línea (87L), dicha operación sería incorrecta al tratarse de una falla ocurrida 
fuera de su zona de cobertura, motivo por el cual se le solicitará a dicha empresa los 
registros de las protecciones involucradas. 

b) No se evidenciaron incumplimientos normativos en el desarrollo del evento que provocó la 
falla, desde su inicio, su despeje, hasta que las instalaciones fueron normalizadas. 

c) No se evidenciaron incumplimientos asociados al elemento afectado por la falla, reportados 
en la versión vigente del “Informe Anual de Cumplimientos, Artículo 1-14 Norma Técnica de 
Seguridad y Calidad de Servicio”. 

d) Para el desarrollo de la falla no hay observaciones respecto de la aplicación de los Planes de 
Recuperación de servicio asociados a las instalaciones involucradas, ni de las actuaciones del 
CDC y los respectivos CC durante la falla del día 05 de enero de 2023. 
 
 
 

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales el Coordinador Eléctrico Nacional 

debería solicitar una auditoría 

 
a) Auditorías, planes de acción, instrucciones de acciones correctivas de largo y/o corto plazo. 

Se solicitará a la empresa Compañía Minera Nevada SpA: 

o Cronograma de trabajo, con fechas definidas, que incluya las tareas necesarias que 
permitan evitar la operación de la protección diferencial de la línea 220 kV Tres 
Quebradas – Lama, para una falla fuera de su zona de cobertura. 



b) Solicitudes de ampliación de información. 

Se solicitará a la empresa Compañía Barrick Chile Generación SpA: 

o Informes de Falla de 48 horas y de 5 días asociados al evento en cuestión, con las causas 
y consecuencias de la falla en el pararrayos del paño J7 de S/E Punta Colorada. 

o Antecedentes requeridos para el Fenómeno Físico declarado (OPE10: Falla de material, 
por fatiga, corrosión, trizadura, etc.), según Resolución Exenta SEC N°30989-2019, en 
particular, se solicitará lo siguiente: 

- Informe técnico que explique las posibles causas que propician el fallo de 
material del pararrayos de su propiedad. 

- Registro fotográfico con fecha, hora y coordenadas UTM. 

 
o Datos de la empresa propietaria de la instalación y elemento fallado. En particular, se 

solicitará: Nombre Empresa, RUT, Representante Legal y Dirección. 

o Registros oscilográficos y de eventos asociados al sistema de protecciones N°2 del paño 
J7 de S/E Punta Colorada, junto con su respectivo análisis en base a sus ajustes. 

o Aclaración sobre el estado (abierto/cerrado) del interruptor 52J8 de S/E Punta Colorada 
en instantes previos al evento en cuestión, dado que no se estaba enviado su señal de 
estado al SITR del Coordinador, junto con indicar las medidas correctivas que permitan 
normalizar dicha condición. 

o En relación con el punto anterior, en el caso de que el interruptor 52J8 de S/E Punta 
Colorada se haya encontrado cerrado, se solicita remitir registros de las protecciones que 
permitan determinar su tiempo apertura. 

o Aclaración acerca de la no operación de la protección diferencial (87L) de la línea 220 kV 
Punta Colorada – Tres Quebradas ni de su esquema de teleprotección (85A y/o 85C), 
considerando que los TT/CC asociados a estas protecciones se encuentran ubicados aguas 
arriba del pararrayos fallado y que hubo emisión de señales de aceleración al extremo 
remoto (paño J3 de S/E Tres Quebradas), junto con indicar las acciones necesarias para 
su normalización. 

Se solicitará a la empresa Compañía Minera Nevada SpA: 

o Datos de la empresa propietaria de la instalación afectada. En particular, se solicitará: 
Nombre Empresa, RUT, Representante Legal y Dirección. 

o Cronograma de trabajo, con fechas definidas, que incluya las tareas necesarias para el 
desarrollo de las acciones correctivas comprometidas, las que consisten en la reposición 
del pararrayos fallado. 

o Registros oscilográficos y de eventos asociados a las protecciones operadas en el paño J1 
de S/E Lama, junto con su respectivo análisis en base a sus ajustes. 

o En relación con el punto anterior, considerando que se declara la operación de la 
protección diferencial (87L) de la línea 220 kV Tres Quebradas – Lama, se solicitará 
aclaración acerca de los motivos de su operación para una falla ocurrida fuera de su zona 
de cobertura. 

 



ANEXO Nº1

Detalle de la generación programada para el día 05 de enero de 2023



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

 

Hidroeléctricas de Pasada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 960 953 929 919 899 922 937 838 767 767 765 757 755 755 756 760 779 690 785 919 952 1034 1024 964 20,585            

CHAPIQUINA 7 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 10 10 10 135

COSAPILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

ELTORON2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

CAVANCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALTOHOSPICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

SANTAROSA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

CORRALES 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70

PUNTADELVIENTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

RIOHUASCO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

PUCLARO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

LOSMOLLES 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41

LAPALOMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTARTARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CH-HORNITOS 24 24 24 24 24 22 22 22 22 20 20 18 18 20 20 20 20 21 21 21 23 23 23 24 520

JUNCAL 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 330

JUNCALITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

COMPANIA-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34

BLANCO 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 28 28 28 28 28 28 650

LOSQUILOS 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 590

CHACABUQUITO 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 354

SAUCEANDES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

CARENA 7 7 7 7 7 7 7 7 6 5 4 3 3 3 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 140

ALFALFAL 93 105 100 104 97 85 94 83 93 87 85 85 81 80 81 80 81 72 84 85 86 84 86 88 2098

ALFALFAL-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LASLAJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAITENES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUELTEHUES 28 28 28 28 28 28 28 27 27 26 27 28 28 28 28 28 27 27 28 28 28 29 28 28 665

VOLCAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUAYACAN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 180

FLORIDA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLORIDA-2 6 5 5 4 5 6 7 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 119

FLORIDA-3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55

PUNTILLA 11 11 12 13 13 13 13 12 12 12 11 11 10 10 10 10 11 11 12 13 13 13 12 11 280

EYZAGUIRRE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

LASVERTIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELLLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ELRINCON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

MALLARAUCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSBAJOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 94

AUXDELMAIPO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70

LOSMORROS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

COYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIPRESILLOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60

SAUZAL 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 1272

SAUZALITO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

CHACAYES 111 111 100 100 100 100 100 100 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 104 112 112 112 112 1981

SANANDRES 40 40 40 40 40 40 40 38 38 38 38 38 38 38 38 40 40 40 40 40 40 40 40 40 947

CONVENTOVIEJO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

LAHIGUERA 101 101 100 100 100 100 100 101 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 100 100 100 101 101 2240

LACONFLUENCIA 76 76 76 78 78 131 142 72 72 72 72 64 67 66 66 68 72 0 66 81 80 142 130 76 1923

ELPASO 30 20 15 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 25 25 25 25 25 400



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

DOSVALLES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PALACIOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 27

LIRCAY 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 408

MARIPOSAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

PROVIDENCIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

RIOCOLORADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 103

ROBLERIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

ANCOA 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 480

ITATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELPINAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELDIUTO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60

MUNILQUE-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MUNILQUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

ELATAJO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

BIFURCADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

CALIBORO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

RENAICO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 77

ALTORENAICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

RIOPICOIQUEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

BOQUIAMARGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELMIRADOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUCHEN 43 43 40 30 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 43 43 43 43 374

MAMPIL 21 21 21 21 24 21 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 8 24 24 21 230

AILLIN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

LOSPADRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

LLAUQUEREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELCANELO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50

DONGUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ALLIPEN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58

RIOTRUENO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

ELMANZANO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50

TRUFULTRUFUL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19

MOLINERAVILLARRICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

TRAILELFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

CARILAFQUEN 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 312

MALALCAHUELLO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

QUILLAILEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

BUREO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAVINA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

MULCHEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

ELAGRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

SANTAELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PULLINQUE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 283

RECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

SANTAISABEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

HIDROMOCHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSCORRALES-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSCORRALES-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSPORTONES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

MSA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAISAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

LAMONTANA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMONTANA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PURISIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

ELGALPON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

CUMPEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DONWALTERIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIGUA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 312

MELO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

LICAN 12 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 14 17 17 17 116

DONAHILDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARIAELENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHANLEUFU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRANQUIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEHUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PICHILONCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PILMAIQUEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 310

RUCATAYO 15 15 15 15 15 15 16 18 15 15 15 18 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 427

CUMBRES 8 8 8 8 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 113

PULELFU 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86

CAPULLO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 108

MUCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LASFLORES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PALMAR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53

CORRENTOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NALCAS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53

CALLAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

HIDROBONITO-MC1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50

HIDROBONITO-MC2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

ENSENADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

LAARENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELCOLORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

COLLIL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

DONGO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Eólicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 984 865 900 777 664 580 520 445 369 313 306 341 436 426 453 487 553 559 556 608 813 749 579 463 13,747            

PE-TCHAMMA 9 19 20 14 19 21 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 69 40 29 325

PE-SIERRAGORDA 3 6 9 12 16 20 25 27 22 8 6 17 33 43 54 60 70 71 71 73 61 24 6 2 738

PE-VALLEDELOSVIENTOS 5 1 1 2 3 4 5 5 4 1 2 11 21 13 9 17 25 46 56 65 73 54 29 12 463

PE-CERROTIGRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 88 113 124 143 153 142 133 127 139 132 76 53 1438

PE-LLANOSDELVIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PE-CALAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PE-TALTAL 51 64 69 71 71 71 73 71 70 57 44 32 21 18 28 34 38 34 27 20 11 6 18 41 1038

PE-SARCO 3 4 4 6 8 10 13 14 15 13 10 7 5 4 2 4 7 11 16 24 33 25 17 9 263

PE-CABOLEONES-1 10 8 8 9 11 15 18 20 22 23 24 23 19 13 12 12 15 18 20 23 29 27 24 18 419

PE-CABOLEONES-2 8 8 7 10 14 16 18 20 23 25 28 29 27 20 14 14 17 20 24 30 37 27 19 14 469

PE-CABOLEONES-3 9 5 4 4 6 9 12 14 15 16 15 14 12 8 7 7 10 15 19 26 33 35 35 28 359

PE-SANJUAN 8 7 8 8 9 12 15 17 19 18 18 16 14 10 8 7 11 14 17 24 29 23 16 12 342

PE-PUNTACOLORADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 33

PE-ELARRAYAN 3 4 4 4 6 7 8 10 11 11 12 13 13 10 9 7 5 3 3 3 3 3 2 2 157

PE-TALINAYPONIENTE 3 3 5 6 7 9 10 12 13 13 12 12 12 11 10 8 6 4 3 3 2 2 2 1 169

PE-TALINAYORIENTE 3 3 4 5 7 9 10 11 12 12 11 11 11 10 11 12 13 12 12 11 12 9 5 3 217

PE-PUNTASIERRA 8 9 13 13 14 14 15 16 15 16 22 26 31 28 25 21 17 11 8 6 5 4 4 3 342

PE-LOSCURUROS 4 5 7 8 11 12 14 16 18 17 17 19 21 17 14 11 9 5 4 5 6 5 3 2 250

PE-MONTEREDONDO 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 5 5 4 3 2 1 1 1 1 1 0 0 66

PE-PUNTAPALMERAS 3 4 5 6 7 7 8 9 11 13 15 16 16 13 10 6 3 1 1 1 1 0 0 0 154

PE-CANELA 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 39



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

PE-CANELA-2 3 5 4 5 5 5 6 7 11 14 16 16 15 12 9 6 4 2 1 1 1 1 1 1 151

PE-TOTORAL 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 7 10 8 7 6 3 1 1 1 1 1 1 1 74

PE-UCUQUER-2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 46

PE-UCUQUER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 31

PE-LAESTRELLA 3 3 3 7 11 13 15 15 18 15 13 12 13 12 12 12 12 10 8 9 8 3 3 2 234

PE-LASPENAS 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 22

PE-CAMPO-LINDO-E1 25 23 20 15 11 8 4 1 0 0 0 0 1 2 4 6 9 10 10 11 10 8 6 3 187

PE-ELMAITEN 5 4 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 2 2 52

PE-NEGRETE 28 27 24 19 12 8 5 2 1 0 0 0 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 166

PE-MESAMAVIDA 41 38 34 27 18 12 8 3 0 0 0 0 1 2 5 10 13 12 12 13 12 8 6 3 277

PE-ALENA 42 34 25 16 10 6 4 2 0 0 0 0 1 2 3 4 18 20 13 11 14 14 11 7 254

PE-CUEL 17 16 13 10 8 6 3 2 1 1 0 1 1 2 3 4 5 5 5 6 6 5 5 4 127

PE-LOMASDEDUQUECO 25 24 21 16 11 8 5 3 2 1 0 0 1 2 4 5 6 7 7 8 8 6 5 4 177

PE-LOSOLMOS 48 49 46 36 22 14 11 7 2 0 0 1 2 2 3 5 8 10 8 6 6 5 4 4 299

PE-RENAICO 55 53 47 36 26 17 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 17 16 14 311

PE-RENAICO-2 7 7 7 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 39

PE-MALLECONORTE 69 68 61 49 34 21 14 10 7 4 3 4 5 5 6 5 6 6 7 11 16 19 20 19 465

PE-MALLECOSUR 76 75 68 55 38 24 15 10 7 4 3 3 4 4 5 5 5 5 6 11 17 20 21 18 497

PE-SANGABRIEL 106 38 96 79 59 42 28 17 7 1 0 1 2 4 7 8 10 10 10 11 12 23 27 25 625

PE-LAFLOR 21 20 19 16 12 9 6 3 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 6 7 6 154

PE-TOLPANSUR 57 28 50 44 33 23 16 9 4 1 2 3 4 5 7 8 9 9 8 10 13 16 20 20 398

PE-ELNOGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PE-LOSBUENOSAIRES 15 14 12 9 7 5 3 1 1 0 1 1 1 2 3 4 5 5 5 6 6 6 5 3 118

PE-LAESPERANZA 7 6 6 5 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45

PE-LEBU-3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

PE-LEBU 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 26

PE-HUAJACHE 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 16

PE-RAKI 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 25

PE-ELARREBOL 7 5 5 5 8 8 7 5 2 3 4 5 4 4 5 5 6 6 6 7 9 8 9 8 141

PE-AURORA 60 56 50 45 40 35 29 24 16 8 6 4 4 4 5 6 9 13 18 25 31 32 29 25 573

PE-PUELCHESUR 103 90 86 70 57 51 38 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 92 73 54 821

PE-SANPEDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PE-SANPEDRO-2 18 16 14 12 11 10 8 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 107

Solares 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 0 0 0 0 0 0 10 763 2997 4260 4722 4945 5045 5091 5068 4982 4824 4537 3759 1884 231 0 0 0 53,117            

PFV-ELAGUILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 15

PFV-PAMPACAMARONES 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 5 6 6 6 6 6 5 5 3 0 0 0 0 57

PFV-POZOALMONTE-1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 6 6 5 5 6 6 5 1 0 0 0 0 61

PFV-POZOALMONTE-2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 6 6 5 5 6 6 5 1 0 0 0 0 61

PFV-POZOALMONTE-3 0 0 0 0 0 0 0 2 8 11 12 12 12 12 11 11 12 13 10 3 0 0 0 0 130

PFV-TAMARUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 24

PFV-LOSPUQUIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-PICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAHUAYCA-2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 13 16 16 17 17 17 15 11 7 1 0 0 0 0 144

PFV-SANTAISABEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-VALLEDELSOL 0 0 0 0 0 0 0 6 28 50 60 62 62 62 61 61 57 52 38 15 1 0 0 0 614

PFV-HUATACONDO 0 0 0 0 0 0 0 6 33 58 71 74 75 74 72 73 69 61 41 15 0 0 0 0 720

PFV-BELLAVISTA-1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 8 8 8 8 7 7 7 6 3 0 0 0 0 78

PFV-ATACAMASOLAR-2 0 0 0 0 0 0 0 15 68 116 132 138 138 137 136 133 124 111 85 32 0 0 0 0 1364

PFV-NUEVOQUILLAGUA 0 0 0 0 0 0 0 4 54 83 87 87 88 88 89 89 86 84 65 27 1 0 0 0 930

PFV-GRANJA 0 0 0 0 0 0 0 21 73 85 88 89 92 93 90 89 90 88 77 50 1 0 0 0 1027

PFV-USYA 0 0 0 0 0 0 0 2 11 26 37 47 53 55 55 53 44 33 19 5 0 0 0 0 439

PFV-CALAMA-1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 5 0 0 0 0 103



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

PFV-SANPEDRO-GPG 0 0 0 0 0 0 0 11 50 74 78 82 81 88 89 83 86 82 64 19 0 0 0 0 888

PFV-VICTORIA 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 8 9 8 9 9 9 9 9 8 3 0 0 0 0 95

PFV-JAMA-1 0 0 0 0 0 0 0 6 20 22 23 23 24 24 25 26 26 25 20 8 0 0 0 0 273

PFV-JAMA-2 0 0 0 0 0 0 0 4 15 16 17 17 18 18 19 19 19 19 15 6 0 0 0 0 202

PFV-QUETENA 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 7 8 8 9 9 8 9 7 5 2 0 0 0 0 84

PFV-SOLDELDESIERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-MARIAELENA 0 0 0 0 0 0 0 6 34 48 50 52 54 54 55 52 53 51 41 14 0 0 0 0 564

PFV-LACRUZSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 4 30 37 44 45 46 45 45 44 33 44 40 16 1 0 0 0 474

PFV-COYA 0 0 0 0 0 0 0 0 87 149 136 148 163 171 171 169 158 147 116 52 0 0 0 0 1668

PFV-FINISTERRAE 0 0 0 0 0 0 0 24 103 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 68 4 0 0 0 1572

PFV-AZABACHE 0 0 0 0 0 0 0 7 27 43 48 48 48 47 47 46 44 40 29 11 0 0 0 0 485

PFV-PAINE 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 8 9 8 9 9 9 9 9 8 3 0 0 0 0 97

PFV-PUERTOSECO 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 8 7 7 8 8 9 9 8 6 2 0 0 0 0 86

PFV-TAMAYA 0 0 0 0 0 0 0 3 56 87 82 90 95 98 97 95 87 85 59 25 1 0 0 0 958

PFV-CERRODOMINADOR 0 0 0 0 0 0 0 19 75 92 90 87 84 89 90 92 93 92 82 33 1 0 0 0 1019

PFV-BOLERO-1 0 0 0 0 0 0 0 16 82 107 112 116 119 121 120 117 116 110 95 44 1 0 0 0 1276

PFV-CAPRICORNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18 17 19 20 20 20 20 20 18 15 6 0 0 0 0 205

PFV-URIBESOLAR 0 0 0 0 0 0 0 5 30 42 44 44 44 44 44 44 44 43 36 17 0 0 0 0 482

PFV-PAMPATIGRE 0 0 0 0 0 0 0 6 51 72 77 79 77 76 75 75 74 71 61 31 4 0 0 0 829

PFV-DOMEYKO 0 0 0 0 0 0 0 19 59 85 94 98 98 99 100 100 97 88 71 34 4 0 0 0 1046

PFV-ANDES 0 0 0 0 0 0 0 3 12 16 16 17 17 17 17 17 17 16 14 8 1 0 0 0 186

PFV-ANDES2A 0 0 0 0 0 0 0 13 42 61 66 67 68 69 69 68 67 67 56 25 2 0 0 0 741

PFV-SOLDELILA 0 0 0 0 0 0 0 13 51 88 107 116 120 121 120 116 109 96 70 29 2 0 0 0 1157

PFV-SOLDELNORTEANDES 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 7 7 8 7 7 7 7 7 5 2 0 0 0 0 79

PFV-LOSANDES 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 2 0 0 0 0 89

PFV-DELDESIERTO 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 7 8 8 8 8 8 8 7 5 2 0 0 0 0 81

PFV-LALACKAMA 0 0 0 0 0 0 0 10 34 46 49 49 50 50 50 49 49 45 36 18 2 0 0 0 537

PFV-LALACKAMA-2 0 0 0 0 0 0 0 3 11 15 16 16 16 16 16 16 16 15 11 4 0 0 0 0 172

PFV-PAMPASOLARNORTE 0 0 0 0 0 0 0 15 48 64 66 66 66 66 66 66 65 60 43 14 1 0 0 0 705

PFV-CONEJO 0 0 0 0 0 0 4 13 63 89 94 95 95 95 94 92 91 89 83 44 4 0 0 0 1044

PFV-ALMEYDA 0 0 0 0 0 0 0 6 26 38 45 48 47 45 46 48 48 46 42 27 2 0 0 0 511

PFV-MALGARIDA 0 0 0 0 0 0 0 34 140 173 189 190 190 189 184 189 189 184 180 101 8 0 0 0 2138

PFV-JAVIERA 0 0 0 0 0 0 0 5 32 50 54 55 55 56 55 55 55 54 47 20 1 0 0 0 594

PFV-SOLDELOSANDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-COVADONGA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 9 9 9 9 9 9 9 8 4 0 0 0 0 90

PFV-CHANARES 0 0 0 0 0 0 0 4 14 22 26 28 29 29 28 27 26 24 18 9 1 0 0 0 285

PFV-SALVADOR 0 0 0 0 0 0 0 9 37 55 60 62 62 62 62 62 62 60 50 22 2 0 0 0 667

PFV-PILARLOSAMARILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-DIEGODEALMAGRO 0 0 0 0 0 0 0 4 11 18 22 24 25 24 24 23 22 19 12 5 0 0 0 0 233

PFV-DAS 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 5 0 0 0 0 88

PFV-DIEGOALMAGROSUR 0 0 0 0 0 0 0 36 119 180 202 205 202 200 199 196 191 182 159 96 23 0 0 0 2189

PFV-CAMPOSDELSOL 0 0 0 0 0 0 0 76 115 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 13 0 0 0 317

PFV-GUANCHOI 0 0 0 0 0 0 0 12 49 86 102 107 109 109 108 106 103 96 75 37 7 0 0 0 1107

PFV-CARRERAPINTO 0 0 0 0 0 0 1 17 52 76 86 89 89 89 87 85 86 83 71 38 6 0 0 0 955

PFV-LUZDELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 24 68 92 103 106 107 107 105 106 105 99 87 56 5 0 0 0 1170

PFV-LLANODELLAMPOS 0 0 0 0 0 0 0 11 52 70 76 79 80 81 80 80 79 76 68 43 3 0 0 0 877

PFV-SANANDRES 0 0 0 0 0 0 0 2 12 24 27 29 31 31 32 32 32 31 27 12 9 0 0 0 330

PFV-RIOESCONDIDO 0 0 0 0 0 0 0 38 91 122 135 143 145 145 145 145 145 139 121 81 16 0 0 0 1611

PFV-VALLEESCONDIDO 0 0 0 0 0 0 0 13 60 80 99 100 100 100 100 98 93 93 91 46 4 0 0 0 1077

PFV-ANTAY 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 9 9 9 9 9 8 6 3 1 0 0 0 0 76

PFV-PILOTOCARDONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-PEPASOLAR1 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 9 9 7 8 9 9 9 9 8 4 1 0 0 0 96

PFV-ESPERANZA 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 26

PFV-SANTAMARGARITA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 30



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

PFV-GUADALAO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 34

PFV-LAESTANCIA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 30

PFV-LASCHACRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 20

PFV-LASTERRAZAS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 26

PFV-PMGD-MITCHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CASTILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 27

PFV-LOSLOROS 0 0 0 0 0 0 0 3 11 20 28 35 38 40 40 37 31 24 14 6 0 0 0 0 328

PFV-HORNITOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-VALLESOLARESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 8 8 8 8 8 8 8 7 3 0 0 0 0 82

PFV-VALLESOLAROESTE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 8 8 8 8 8 8 8 8 6 1 0 0 0 0 82

PFV-MALAQUITA 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 9 9 9 8 9 9 9 9 8 5 0 0 0 0 97

PFV-CACHIYUYO 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 9 9 7 5 5 4 4 3 0 0 0 0 0 0 63

PFV-SANTACECILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12

PFV-ELROMERO 0 0 0 0 0 0 0 5 35 83 129 162 187 193 189 174 150 110 62 17 1 0 0 0 1494

PFV-ELPELICANO 0 0 0 0 0 0 0 8 56 83 86 92 94 96 96 94 95 92 80 44 3 0 0 0 1019

PFV-LAHUELLA 0 0 0 0 0 0 0 8 34 58 68 71 72 73 72 72 71 69 55 26 3 0 0 0 752

PFV-LASILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 14

PFV-PMGD-ASTILLAS 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 9 9 9 9 9 9 9 8 2 0 0 0 0 0 88

PFV-PUNTABAJASOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 19

PFV-SOLDELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LUNADELNORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 19

PFV-TAMBOREAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 19

PFV-LAGUNILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 17

PFV-AMPARODELSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 19

PFV-SDGx01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7

PFV-LACHAPEANA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 17

PFV-ALTURASDEOVALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 35

PFV-OVALLENORTE 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 7 4 1 0 0 0 94

PFV-LACHIMBABIS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 25

PFV-PAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TALHUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 0 0 0 0 24

PFV-SANTACLARA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 31

PFV-PRETTYFIELD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LASMOLLACAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 17

PFV-LASMAJADAS 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 5 1 0 0 0 100

PFV-ELDIVISADERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 17

PFV-ELSALITRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 32

PFV-LOMASCOLORADAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 11

PFV-BELLAVISTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 17

PFV-CANESA1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 31

PFV-SANTALAURA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 20

PFV-MONTTSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 32

PFV-CHUCHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 17

PFV-COCINILLAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-CANELILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-ILLAPEL-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CHALINGA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-ALICAHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 23

PFV-CUZCUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 18

PFV-NORTECHICO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-JAURURO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 23

PFV-LALIGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 23

PFV-PULLALLI 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 0 0 0 0 28



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

PFV-ARIZTIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-SANTAJULIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 23

PFV-CABILSOL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 23

PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-LOS-JOTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LOSPALTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 27

PFV-ESFENA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14

PFV-ELQUEMADO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 31

PFV-DONACARMEN 0 0 0 0 0 0 0 2 6 12 17 17 20 22 24 25 22 17 11 5 1 0 0 0 199

PFV-SANTUARIO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-CALLELARGA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-CASUTO 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21

PFV-SANFRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 29

PFV-FILOMENA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 25

PFV-NILHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6

PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-HORMIGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 13

PFV-JAHUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 0 0 0 0 58

PFV-MARIN 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 0 0 0 0 0 27

PFV-ENCONSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 7 7 8 8 8 7 7 7 6 3 0 0 0 0 80

PFV-SANTAINES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-LOSPERALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-VILLAALEMANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-KAUFMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-VALLEDELALUNA-2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 25

PFV-CRUZSOLAR1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 33

PFV-LIPANGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 22

PFV-PITRA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 30

PFV-TARANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-SOLDESEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 8 9 9 9 8 7 5 3 1 0 0 0 0 72

PFV-LOBOZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TREBALSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 18

PFV-ELQUELTEHUE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 32

PFV-TRINIDAD 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 31

PFV-ELBOCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 30

PFV-RDCL-SAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-PASTRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-FOSTER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 8 9 9 8 8 8 8 8 7 4 1 0 0 0 93

PFV-OLIVILLO 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 8 8 9 9 8 8 8 8 7 3 1 0 0 0 90

PFV-LINGUE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 31

PFV-LOSMAGNOLIOS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 32

PFV-PANQUEHUE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 0 32

PFV-OVEJERIA 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 3 0 0 0 0 79

PFV-ELLITREII 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 8 8 9 8 8 8 8 8 7 4 1 0 0 0 91

PFV-PICURIO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 26

PFV-TILTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 16

PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LOMALOSCOLORADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9

PFV-PMGD-ANAKENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-RECOLETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LUNA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 21



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

PFV-ELQUEULE 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 48

PFV-LOMIRANDA 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 1 0 0 0 68

PFV-LIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-OCOA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 28

PFV-LLAYLLAY 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 5 1 0 0 0 102

PFV-HELIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LOSTILOS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 0 0 0 0 39

PFV-MANAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-SANTIAGOSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 25 44 66 75 81 84 82 76 63 47 26 12 2 0 0 0 682

PFV-CURACAVI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 29

PFV-LOSGIRASOLES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-ELPIQUERO 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 5 1 0 0 0 99

PFV-CAIMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-CATEMU 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 19

PFV-TUCUQUERE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 33

PFV-RODEO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 26

PFV-PMGD-EL-HUASO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PLACILLA 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 8 9 9 9 9 9 9 8 7 5 1 0 0 0 97

PFV-UTFSM-VINA-DEL-MAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

PFV-UTFSM-VALPARAISO-VALDES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PEDREROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-DONEUGENIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 23

PFV-ELCASTANO 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 3 1 0 0 0 79

PFV-LOSLAGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 22

PFV-LASCABRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-LAQUINTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 23

PFV-PMGD-LOS-TAURETES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 23

PFV-LUDERS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-ESPERANZA-2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 3 0 0 0 0 63

PFV-CHANCON 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 22

PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-SANTA-EMILIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ESTERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13

PFV-GRPEUMO 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 1 0 0 0 94

PFV-PERALILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 16

PFV-MOSTAZAL 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 7 8 8 8 8 8 7 7 6 3 1 0 0 0 83

PFV-SANTA_CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 30

PFV-EL_ROMERAL 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 4 1 0 0 0 91

PFV-MEMBRILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 28

PFV-CHIMBARONGO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 22

PFV-PMGD-NANCAGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-DONMARIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-LOSLIBERTADORES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 7 7 7 6 6 5 3 2 0 0 0 0 61

PFV-LAMURALLA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 26

PFV-ARGOMEDO 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 6 7 7 7 7 7 7 6 5 3 0 0 0 0 71

PFV-CATANSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-RAULI 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 5 1 0 0 0 100

PFV-SANCAMILO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 31

PFV-VILLAPRAT 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 3 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 23

PFV-VILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 25

PFV-LLANOSDEPOTROSO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 1 0 0 0 0 45



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

PFV-LASROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 0 0 0 0 22

PFV-LOSPATOS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 0 0 0 0 28

PFV-REXNER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAFRONTERA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 33

PFV-PARAGUAY 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1 0 0 0 67

PFV-ELFLAMENCO 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 8 9 9 9 8 7 7 7 6 4 1 0 0 0 87

PFV-ERINOME 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 27

PFV-ELZORZAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TALCA 0 0 0 0 0 0 0 3 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 2 0 0 0 0 89

PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 0 0 0 0 57

PFV-SANJAVIER 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 5 2 0 0 0 0 60

PFV-QUINANTU 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 7 4 1 0 0 0 99

PFV-RANGUIL 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-PACHIRA 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 5 1 0 0 0 101

PFV-LAACACIA 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 3 0 0 0 0 77

PFV-LASTENCAS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 9 9 9 7 6 3 1 0 0 0 0 75

PFV-SANTAAMELIA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-IDAHUELDELVERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ANTONIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 19

PFV-LORETO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-ROVIAN 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 4 1 0 0 0 78

PFV-JSOLERM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13

PFV-DONJORGE 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 35

PFV-GRPITAO 0 0 0 0 0 0 0 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 1 0 0 0 107

PFV-ROMERIA 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 7 7 8 8 8 8 7 7 6 3 1 0 0 0 81

PFV-PEQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-RAUQUEN 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 4 1 0 0 0 89

PFV-CURICURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LALAJUELA 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 1 0 0 0 76

PFV-ALTOSTILTIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 13

PFV-QUILAPILUN 0 0 0 0 0 0 1 13 45 74 85 89 90 101 100 88 85 81 67 37 18 0 0 0 974

PFV-KONDA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 25

PFV-SLK808 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 33

PFV-ESCORIALVERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 28

PFV-CHACABUCO 0 0 0 0 0 0 0 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 4 1 0 0 0 100

PFV-UTFSMVITACURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TECHOSDEALTAMIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

PFV-PUENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 26

PFV-NAZARINOVERANO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 29

PFV-CONDORPELVIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 20

PFV-DONANDRONICO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-VICENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 17

PFV-PIRQUE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 28

PFV-DARLIN 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 0 0 0 0 94

PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 8 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37

PFV-GABARDOVERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-FRANCISCO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 32

PFV-TRICAHUE-2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 7 4 1 0 0 0 91

PFV-SANISIDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 0 2 3 2 1 0 0 0 0 25

PFV-LABLANQUINA-1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 9 9 9 9 9 9 9 9 7 4 1 0 0 0 97

PFV-MELI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CANDELARIA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-MARIAPINTO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 28

PFV-HOMERO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 32



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

PFV-ELPILPEN 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 27

PFV-LASMERCEDES-1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-CASABERMEJA 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 6 7 7 7 7 7 6 6 5 3 0 0 0 0 70

PFV-CITRINO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 24

PFV-GUANACO 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 38

PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 8

PFV-PICUNCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LIRIODECAMPO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-QUILLAY 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-LUMBRERAS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 33

PFV-MALINKE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

PFV-ALTOSDELPAICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LAUREL 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 6 6 7 7 7 7 7 6 5 3 0 0 0 0 70

PFV-RAMIRO 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 6 3 0 0 0 0 86

PFV-ALHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 5 5 5 5 4 3 1 0 0 0 0 48

PFV-LOSIERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 20

PFV-SANTAADRIANA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-CRUCERO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 26

PFV-SANPEDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 20

PFV-RLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 28

PFV-ELROBLE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-PMGD-CANTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-EL-SHARON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-GUARANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-FARAMALLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ELSAUCE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-SANTAROSA 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 9 9 9 9 9 9 9 8 7 4 1 0 0 0 97

PFV-ECLIPSE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 6 7 7 6 5 4 2 1 0 0 0 0 54

PFV-LASTORCAZAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-NAHUEN 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 4 0 0 0 0 100

PFV-LASTURCAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 25

PFV-PMGD-NIHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-MARCHIGUE-2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 5 3 0 0 0 0 63

PFV-MARCHIGUE-7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 0 25

PFV-PILPILEN 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 29

PFV-POBLACION 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 26

PFV-PORTEZUELO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 21

PFV-VITUCO2B 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 26

PFV-LAMANGA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 24

PFV-AVILES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 5 3 1 0 0 0 73

PFV-LAFORESTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 25

PFV-CORDILLERILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 10

PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-ALTOSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 14

PFV-DONIHUE 0 0 0 0 0 0 1 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 1 0 0 0 0 85

PFV-MUTUPIN 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 8 9 9 9 9 9 9 9 8 5 1 0 0 0 101

PFV-SANCARLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 28

PFV-LASCODORNICES 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 35

PFV-ALCALDESA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 25

PFV-SANTALUISA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-ELCERNICALO-1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12

PFV-ELCERNICALO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 12

PFV-CHUCAO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 28

PFV-NIQUEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 28



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

PFV-BICENTENARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CHINCOL 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 34

PFV-LOSGORRIONES 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 24

PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PLAYERO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 31

PFV-PLAYERITO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 31

PFV-SANTAESTER 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 31

PFV-LASLECHUZAS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 34

PFV-DADINCO 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 33

PFV-PEGASUS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 31

PFV-SOLSANTAINES 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 30

PFV-LUCESOLAR 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-RINCONADA 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 4 1 0 0 0 91

PFV-PITOTOY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7

PFV-LOSMOLINOS 0 0 0 0 0 0 0 2 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 0 0 0 0 104

PFV-ELMONTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TREBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-MARAMBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-SALERNO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 31

PFV-QUELTEHUE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-LASTORTOLAS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 33

PFV-PMGD-SAN-JOSE-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-BERRUECO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 0 0 0 96

PFV-SANTARITA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 0 0 0 0 29

PFV-ELPIUQUEN 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 33

PFV-ORION 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 30

PFV-LAPALMA 0 0 0 0 0 0 0 2 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 6 0 0 0 0 102

PFV-HUAPE 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 27

PFV-LASPALOMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 19

PFV-GUADALUPE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-MOYA 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 9 9 9 9 9 9 7 4 2 0 0 0 0 80

PFV-PMGD-FULGOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PUELCHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-EL-TIUQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-MECOCHILLAN 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 1 0 0 0 68

PFV-VENTURADA 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 5 1 0 0 0 101

PFV-COCHARCAS 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 30

PFV-VILLACRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 0 0 0 30

PFV-SANTAFE 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 8 9 9 9 8 8 8 8 7 3 0 0 0 0 91

PFV-VILLAALEGRE 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 3 1 0 0 0 72

PFV-ELCONDOR 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 13

PFV-PMGD-MILAN-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-TENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PMGD-LOICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-LEMU 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 38

PFV-LASPERDICES 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 0 0 0 0 29

PFV-LOSTORDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-PENCAHUEESTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

PFV-TRICADOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 25

PFV-MERCURIOSUR 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 15

PFV-MACHICURA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 8 8 8 7 6 4 2 1 0 0 0 0 61

PFV-LINARESSOLAR 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 0 0 0 61

PFV-SANANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 0 0 0 61



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

PFV-SATURNONORTE 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 23

PFV-VILLASECA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 29

PFV-CIPRES 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 0 0 0 61

PFV-ELPITIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 20

PFV-PMGD-LAS-CATITAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PFV-CORTIJO 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8 9 9 9 9 9 9 7 4 1 0 0 0 0 82

PFV-ELRESPLANDOR 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 31

Centrales de concentración solar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 91 30 30 30 30 30 30 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1,817              

CS-CERRODOMINADOR 91 30 30 30 30 30 30 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 1817

Térmicas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 5740 5537 5448 5538 5505 5708 5605 4960 3818 3485 3552 3521 3527 3567 3573 3638 3711 3580 3570 4592 5873 6212 5948 6193 112,398         

ARICA-GMAR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARICA-M1AR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARICA-M2AR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TARAPACA-TGTAR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-1_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-2_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-3_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-4_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-5_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UJINA-6_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CERROPABELLON-G1A_GEO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 432

CERROPABELLON-G2A_GEO 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 432

CERROPABELLON-G3A_GEO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

NORGENER-NTO1_CAR 76 76 76 76 76 76 76 76 55 55 55 55 55 55 55 65 55 55 55 55 76 76 76 76 1586

NORGENER-NTO2_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-U16_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

TOCOPILLA-TG3_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOCOPILLA-TG3_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANGAMOS-ANG1_CAR 277 277 277 277 277 277 277 277 87 97 97 97 97 97 97 97 97 87 80 277 277 277 277 277 4630

ANGAMOS-ANG2_CAR 281 281 281 281 281 281 281 281 80 100 100 100 100 100 100 100 100 87 80 281 281 281 281 281 4700

COCHRANE-CCH1_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COCHRANE-CCH2_CAR 267 267 262 267 262 267 267 122 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 267 123 267 3742

MEJILLONES-CTM1_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM2_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 80 0 0 0 0 0 990

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C 246 246 246 246 246 246 246 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 246 246 246 246 3067

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MEJILLONES-IEM_CAR 173 167 177 200 142 336 142 142 142 106 142 142 142 142 142 142 106 106 106 142 251 336 206 323 4154

ANDINA-CTA_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HORNITOS-CTH_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

ATACAMA-1TG1A_TG1A_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E 380 380 380 380 217 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 380 380 380 4017

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-1TG1B_TG1B+0.5TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2A_TG2A+0.5TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E 380 380 380 380 338 380 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 380 380 380 4138

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ATACAMA-2TG2B_TG2B+0.5TV2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAM_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 528

MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAPORTADA-TECNET_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INACAL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TALTAL-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DALMAGRO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-1_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-2_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-3_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

ANDES-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANDES-4_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALVADOR_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANLORENZO-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELDA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EMELDA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CENIZAS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TERMOPACIFICO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAJONALES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CARDONES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LLANOSBLANCOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUACOLDA-1_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUACOLDA-2_CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUACOLDA-3_CAR 139 139 139 139 139 139 139 139 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 139 139 139 139 139 2302

GUACOLDA-4_CAR 140 140 140 140 140 140 140 140 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 140 140 140 140 140 2238

GUACOLDA-5_CAR 150 150 150 150 150 150 150 150 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 150 156 156 156 156 2393

HUASCO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-1_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-2_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HUASCO-3_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PCOLORADA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PCOLORADA_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENON_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMBARBALA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHAGUAL_DIESEL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

OLIVOS_BL1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OLIVOS_BL1+BL2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPINOS_BL1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPINOS_BL1+BL2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAVENTANAS_CAR 267 82 82 82 267 82 152 82 128 82 82 82 82 82 82 82 82 82 97 267 267 267 267 267 3395

CAMPICHE_CAR 84 84 84 84 84 84 84 84 233 84 84 84 84 84 84 84 233 84 84 84 270 270 270 270 3057

VENTANAS-2_CAR 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2160

QUINTERO-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110

QUINTERO-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_E 70 108 75 75 75 75 75 115 91 75 75 75 0 75 75 75 75 75 65 70 115 115 115 115 1953

QUINTERO-1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTERO-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

SANISIDRO-1_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A 350 350 0 350 0 350 350 0 350 336 336 300 302 335 327 336 336 336 350 350 350 350 0 0 6443

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E 0 0 350 0 350 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 1750

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1_FSTVD_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A 380 380 0 380 0 380 380 0 380 366 350 0 0 336 344 350 352 0 380 380 380 380 0 0 5897

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E 0 0 380 0 380 0 0 380 0 0 0 332 332 0 0 0 0 373 0 0 0 0 380 380 2937

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANISIDRO-2_TG1+TV1_FSTVU_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1+FA1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A 328 328 328 328 328 328 0 328 328 328 328 328 0 328 328 328 328 328 328 328 0 0 0 0 5899

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 328 0 0 0 0 0 0 0 328 328 328 328 1966

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A 387 387 0 387 387 387 0 385 380 365 349 331 331 335 344 349 352 372 385 0 387 0 0 0 6600

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C 0 0 375 0 0 0 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 387 387 387 2308

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

NEHUENCO-9B_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEHUENCO-9B_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLMITO_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCON_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENAPACONCAGUA_COGEN 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 648

PLACILLA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

QUINTAY_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTOTORAL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LASVEGAS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSVIENTOS_DIESEL 100 50 0 50 100 126 100 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 70 90 100 110 1026

LOSVIENTOS_DIESEL_CNAVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 336

NUEVARENCA_TG1+TV1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A 331 331 0 331 331 331 331 0 0 0 0 0 331 0 331 0 0 331 0 331 0 0 0 0 3305

NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A 0 0 331 0 0 0 0 331 331 331 331 331 0 331 0 331 331 0 331 0 331 331 331 331 4627

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVARENCA_TG1+TV1+FA1_GNL_P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RENCA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCCORDILLERA_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCCORDILLERA_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCCORDILLERA_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAMARTA_COGEN 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 360

CANDELARIA-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 99 197

CANDELARIA-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 0 250

CANDELARIA-1_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

CANDELARIA-1_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-1_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GN_A 99 99 99 99 99 99 104 99 100 60 88 106 71 106 106 106 73 99 99 99 99 0 0 0 2005

CANDELARIA-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125 125 125 374

CANDELARIA-2_GNL_D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CANDELARIA-2_GNL_INFLEX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EPACIFICO_COGEN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 384

COLIHUES-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-1_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES-2_HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-DS1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-DS2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESPERANZA-TG1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TENO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TENOGAS_GLP 43 43 43 43 43 1 43 43 43 2 1 1 1 1 6 42 43 23 43 43 43 43 43 43 726

CEMENTOSBIOBIO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CEMENTOSBIOBIO_FO6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LICANTEN_BL1_COGEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

LICANTEN_BL1+BL2_COGEN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84

CONSTITUCION_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAULE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VINALES_BL1_COGEN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

VINALES_BL1+BL2_COGEN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 288

CELCO_BL1_COGEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

CELCO_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

SANJAVIER-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANJAVIER-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LINARES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANGREGORIO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NUEVAALDEA_BL1_COGEN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 168

NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 888

NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 168

NUEVAALDEA-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAJAEVE-1_COGEN 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 168

LAJAEVE-2_COGEN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

MASISA_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTALIDIA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSPINOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSGUINDOS_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LOSGUINDOS-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAFE_BL1_COGEN 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 516

SANTAFE_BL1+BL2_COGEN 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 451

SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 386

SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 259

CMPCSANTAFE_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCLAJA_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

CMPCLAJA_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCLAJA_BL1+BL2+BL3+BL4+BL5_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CMPCPACIFICO_BL1_COGEN 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 288

CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 264

CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 40

YUNGAY-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-1_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-1_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-2_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-2_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-3_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-3_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-3_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

YUNGAY-4_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHOLGUAN_BL1_COGEN 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 216

CHOLGUAN_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NEWEN_PROPANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENAPBIOBIO_COGEN 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 492

ESCUADRON_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GN_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GNL_A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CORONEL_GNL_B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SANTAMARIA_CAR 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 220 220 220 220 6880

HORCONES_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARAUCO_COGEN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

MAPA_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAUTARO-1_BL1_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAUTARO-1_BL1+BL2_COGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAUTARO-2_BL1_COGEN 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 384

LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144

VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192

VALDIVIA_BL1_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_EUCA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192

VALDIVIA_BL1+BL2_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 120

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0 330

VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTILHUE-1_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ANTILHUE-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALLECALLE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHUYACA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TRAPEN_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 20 20 11 10 7 1 0 0 0 0 0 0 86

DEGAN-NAVE1+2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8

DEGAN-NAVE5_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 8

DEGAN-2_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Periodo Desde: 05-01-2023 09-01-2023

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL Programación Diaria del Sistema Eléctrico Nacional

jueves, 5 de enero de 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costos Operación 564 525 503 527 540 565 538 472 315 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 432 581 628 588 629 10,297             
Costos Encendido/Detención 31 0 1 2 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 76 0 0 0 121                   

Costos Totales [kUSD] 594 525 505 528 540 565 538 476 321 271 285 288 286 293 291 300 310 285 282 433 657 628 588 629 10,418            

Costo Marginal Quillota 220 kV 144.9 141.3 141.1 142.4 143.6 140.4 142.5 139.6 142.4 137.4 132.7 129.8 130.7 131.9 134.8 134.4 134.7 133.5 142.3 144.3 153.4 153.4 155.0 149.4 140.67             

Pérdidas [MWh] 223 213 190 144 144 192 148 170 310 307 301 286 306 304 314 310 315 308 316 153 139 153 129 163 5,538               

Consumos Propios [MWh] 340 340 338 340 340 340 340 340 325 325 325 326 326 326 326 326 326 326 325 327 340 340 340 340 7,983               

Demanda Total [MWh] 9148 8780 8502 8365 8283 8258 8382 8639 9115 9504 9755 9976 10111 10220 10370 10391 10361 10125 9808 9736 9861 10116 9953 9562 227,322           

Generación Total [MWh] 9710 9332 9030 8849 8767 8790 8870 9149 9751 10136 10381 10588 10743 10849 11009 11027 11002 10758 10448 10215 10340 10609 10423 10066 240,843     

TRINCAO_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 12 12 12 12 12 11 0 0 0 0 0 0 85

CHILOE_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Embalses y Reguladas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Total 1935 1957 1734 1589 1668 1559 1768 2062 1708 1221 945 935 890 919 1070 1070 1044 1312 1687 2121 2381 2523 2769 2356 39,222            

RAPEL-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RAPEL-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CIPRESES-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 22 113

CIPRESES-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 120

CIPRESES-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 121

OJOSDEAGUA 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 87

LAMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ISLA 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 52 52 52 50 734

CURILLINQUE 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 61 61 61 58 828

LOMAALTA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 26 26 26 24 331

LOSHIERROS 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10 21 21 21 140

LOSHIERROS-2 3 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 19

PEHUENCHE-1 214 261 263 269 269 269 270 216 225 213 202 202 202 202 202 202 202 202 259 220 236 234 202 202 5433

PEHUENCHE-2 270 201 0 0 0 0 0 265 265 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 270 267 201 201 2411

COLBUN-1 0 156 156 156 156 120 156 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 156 156 156 156 1994

COLBUN-2 0 0 153 145 145 152 136 156 156 0 0 0 0 0 0 0 0 140 147 156 156 156 156 156 2114

MACHICURA-1 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 576

MACHICURA-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHIBURGO 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 0 0 0 0 342

SANCLEMENTE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84

SANIGNACIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ELTORO-1 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 28 0 0 0 58 58 32 0 46 48 58 58 58 58 1081

ELTORO-2 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 0 0 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 1274

ELTORO-3 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 35 49 58 58 58 58 18 58 58 58 58 58 58 1311

ELTORO-4 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 0 0 0 20 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 1072

ABANICO 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 686

ANTUCO-1 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 3511

ANTUCO-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RUCUE 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 1474

QUILLECO 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 634

LAJA1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RALCO-1 177 177 177 177 177 177 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 177 177 177 177 177 177 2646

RALCO-2 177 177 0 0 0 0 177 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214 177 185 177 249 211 1923

PALMUCHO 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 706

PANGUE-1 189 80 80 80 80 80 80 80 80 20 20 20 20 20 20 20 20 50 80 80 143 89 217 80 1729

PANGUE-2 225 0 0 0 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80 80 225 0 850

ANGOSTURA-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119 119 358

ANGOSTURA-2 0 119 119 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 119 119 716

ANGOSTURA-3 47 0 0 47 47 47 47 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0 0 0 755

CANUTILLAR-1 0 71 71 0 0 0 0 71 71 86 64 86 86 86 86 86 86 86 75 71 71 71 71 71 1464

CANUTILLAR-2 0 71 71 71 71 71 0 0 71 67 68 86 86 86 86 86 86 86 71 71 71 71 71 71 1585



ANEXO Nº2

Detalle de la generación real del día 05 de enero de 2023



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

CHAPIQUINA 7.5 6.3 6.8 7.0 7.0 6.2 5.7 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 6.1 9.0 9.1 9.0 8.9 138.7 9.1 5.8

COSAPILLA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.6 0.5 0.5

ELTORON2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 24.2 1.0 1.0

CAVANCHA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ALTOHOSPICIO 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 22.4 0.9 0.9

SANTAROSA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11.6 0.5 0.5

RIOHUASCO 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 27.5 1.2 1.1

PUCLARO 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.4 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 25.7 1.1 1.1

LOSMOLLES 1.7 1.5 1.9 1.5 1.8 1.8 1.5 1.5 1.4 1.6 1.6 1.1 1.4 1.6 1.8 1.8 1.8 1.4 1.2 1.3 1.5 1.6 1.4 1.7 37.1 1.9 1.5

LAPALOMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CH-HORNITOS 32.0 33.5 32.3 30.3 28.4 26.3 24.7 23.4 22.3 21.6 20.9 20.3 19.5 18.8 18.3 19.0 22.6 25.7 26.5 20.7 9.7 5.3 4.5 14.4 521.0 33.5 21.7

JUNCALITO 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 9.4 0.7 0.4

ELTARTARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JUNCAL 16.9 18.5 19.3 18.8 18.0 17.2 16.3 15.6 15.0 14.5 14.3 14.1 14.6 14.7 14.7 14.4 14.6 16.0 16.3 16.4 17.0 10.4 10.8 16.6 375.0 19.3 15.6

BLANCO 48.0 45.3 39.4 35.9 35.4 34.8 33.6 32.4 32.0 32.1 32.2 30.8 28.9 27.5 30.2 37.8 41.9 41.6 42.4 44.3 44.4 42.5 41.2 39.3 893.9 48.0 37.2

LOSQUILOS 29.1 29.4 30.4 29.3 29.0 27.0 25.9 25.6 24.6 24.6 24.7 24.3 24.5 23.8 23.3 23.8 24.8 25.5 28.0 29.5 30.4 30.7 27.8 24.4 640.4 30.7 26.7

CHACABUQUITO 19.1 18.4 17.7 18.5 18.3 18.2 17.1 16.7 16.4 15.8 15.6 15.4 15.2 15.3 15.0 14.6 14.5 15.1 15.5 16.3 17.5 17.8 17.8 17.8 399.6 19.1 16.7

SAUCEANDES 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 14.3 0.7 0.6

CARENA 7.2 7.2 7.2 7.1 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 4.7 4.9 5.5 6.6 6.9 7.1 7.2 7.2 7.2 91.8 7.2 3.8

MINI_ARRAYAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ALFALFAL 122.7 120.9 115.2 111.0 104.6 108.4 108.4 103.0 103.9 100.9 92.2 91.2 89.2 81.5 78.4 81.5 97.8 100.2 102.1 108.5 113.1 108.9 104.2 112.2 2460.0 122.7 102.5

ALFALFAL-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAS-LAJAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MAITENES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LABIFURCADA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 3.0 0.2 0.1

CALIBORO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 23.1 1.0 1.0

MALLARAUCO 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 1.9 1.6 1.5 1.4 1.5 1.9 2.0 1.9 2.1 2.3 2.3 2.3 2.3 50.3 2.5 2.1

COYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHACAYES 109.0 108.4 105.2 100.5 100.8 100.9 100.4 99.0 95.7 90.0 86.5 74.9 63.8 62.7 62.8 62.9 63.0 66.9 80.5 98.8 103.1 109.5 109.0 110.5 2164.8 110.5 90.2

SAUZAL 72.1 70.8 73.4 70.7 72.6 72.6 69.9 68.7 68.5 69.5 69.6 66.6 65.9 61.9 52.9 49.4 48.6 46.2 41.7 41.8 66.0 73.0 76.1 78.1 1546.7 78.1 64.4

CIPRESILLOS 6.2 6.1 5.9 5.8 5.6 5.4 5.3 5.2 5.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 7.1 7.0 6.8 6.7 6.6 85.8 7.1 3.6

SAUZAL 60 HZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SAUZALITO 10.5 10.4 10.5 10.5 10.5 10.5 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.3 10.3 9.9 9.3 9.6 9.5 9.2 8.6 8.5 9.8 10.5 10.6 10.6 241.7 10.6 10.1

LA-COMPANIA-II 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.5 1.8 1.8 35.5 1.8 1.5

LAHIGUERA 117.4 118.2 120.4 110.8 113.7 108.6 104.3 103.1 106.5 109.1 105.3 100.9 108.8 115.9 118.0 119.0 117.5 111.5 108.3 110.2 114.6 117.4 115.9 114.9 2690.3 120.4 112.1

LACONFLUENCIA 97.3 93.5 98.5 80.8 85.4 104.3 93.8 84.7 79.3 89.5 103.9 85.3 89.0 103.9 105.5 95.4 79.0 75.7 74.2 100.5 110.9 103.4 97.2 92.8 2223.8 110.9 92.7

ELPASO 30.6 23.7 21.2 19.1 17.2 17.2 16.6 15.4 15.6 11.9 11.8 10.0 14.9 19.5 20.0 27.2 39.1 46.3 50.8 50.6 38.8 31.0 30.4 30.4 609.3 50.8 25.4

SANANDRES 42.3 42.3 42.3 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 41.7 36.8 37.1 41.8 42.1 42.2 42.1 40.1 40.1 40.1 41.1 41.7 41.7 41.7 41.7 992.1 42.3 41.3

CONVENTOVIEJO 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.2 4.1 4.0 5.3 5.7 5.7 5.7 5.7 132.5 5.7 5.5

LAMONTANA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAMONTANA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CUMPEO 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 51.1 2.2 2.1

CORRALES 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 69.8 2.9 2.9

ROBLERIA 0.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.0 0.8 0.8 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 2.0 1.3

LIRCAY 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.5 16.7 16.9 16.8 16.7 16.5 16.4 16.4 16.5 16.5 15.9 13.3 13.2 13.2 13.9 14.2 14.2 14.2 14.0 374.5 16.9 15.6

MARIPOSAS 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 45.6 1.9 1.9

PROVIDENCIA 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 19.2 0.8 0.8

MCHDOSAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PURISIMA 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 3.8 0.2 0.2

ELGALPON 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 9.5 0.4 0.4

RIOCOLORADO 4.9 4.9 4.8 4.9 4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.8 4.7 4.7 4.7 4.5 4.4 4.6 4.3 4.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.6 111.8 4.9 4.7

ITATA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELDIUTO 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.3 53.4 2.4 2.2

BUREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AILLIN 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 40.0 1.7 1.7

MUNILQUE-1 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 7.0 0.4 0.3

MUNILQUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 5.6 0.4 0.2

BOQUIAMARGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELMIRADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LLAUQUEREO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEUCHEN 39.0 39.0 39.0 39.0 38.9 22.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 35.6 38.9 38.9 39.0 383.3 39.0 16.0

MAMPIL 20.2 20.4 23.0 23.0 23.0 23.6 22.4 13.0 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 8.0 1.8 0.0 0.5 22.5 23.8 22.3 254.4 23.8 10.6

LOSPADRES 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.1 0.1 0.0

EL-PINAR 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 0.9 0.9 4.9 0.9 0.2

QUILLAILEO 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.5 0.2 0.2

MULCHEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EL-ATAJO 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 23.2 1.0 1.0

RIOTRUENO 0.0 1.2 0.0 0.9 0.5 0.3 1.0 0.0 1.0 0.3 0.5 0.8 0.0 1.3 0.0 0.9 0.4 0.5 0.8 0.0 1.3 0.0 0.9 0.4 13.0 1.3 0.5

RENAICO 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 4.0 4.0 4.1 4.0 1.0 0.0 2.9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 4.0 87.6 4.1 3.7

ALTORENAICO 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.2 0.0 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 17.6 0.8 0.7

RIOPICOIQUEN 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 23.6 1.0 1.0

ELMANZANO 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 72.5 3.0 3.0

TRUFUL-TRUFUL 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 19.0 0.8 0.8

MOLINERAVILLARRICA 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 5.5 0.4 0.2

CARILAFQUEN 15.2 15.2 14.7 14.5 14.4 14.5 13.4 13.4 13.3 13.3 13.3 13.1 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 15.3 16.0 15.9 15.9 15.8 338.2 16.0 14.1

MALALCAHUELLO 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 24.8 1.1 1.0

TRAILELFU 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.8 0.2 0.2

ALLIPEN 2.5 2.6 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 1.8 2.1 2.5 2.6 2.6 2.6 2.0 2.6 60.3 2.7 2.5

DONGUIL 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.2 0.1 0.1

MAISAN 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 4.0 0.2 0.2

ELCANELO 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 50.2 2.1 2.1

ELAGRIO 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 6.6 0.3 0.3

PILMAIQUEN 18.4 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.8 18.2 18.3 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 18.5 446.8 18.9 18.6

LOS-PORTONES 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 28.2 1.2 1.2

DOSVALLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PALACIOS 2.0 1.8 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 1.0 0.8 0.6 1.8 2.6 3.0 3.0 3.0 2.4 2.0 2.9 1.5 3.0 2.7 2.3 2.0 46.1 3.0 1.9

CORRENTOSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PALMAR 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 55.4 2.3 2.3

PULELFU 3.4 3.5 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 87.0 3.8 3.6



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

MARIAELENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSCOLONOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHANLEUFU 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 28.0 1.3 1.2

CAPULLO 4.1 4.0 4.5 4.5 4.8 4.9 4.8 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 4.4 106.5 4.9 4.4

NALCAS 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 53.6 2.3 2.2

CALLAO 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6.4 0.3 0.3

HIDROBONITO-MC1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 46.0 2.1 1.9

HIDROBONITO-MC2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 14.6 0.6 0.6

HIDROBONITO-MC3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.4 0.3 0.3

RUCATAYO 24.4 24.2 20.9 20.4 20.4 16.8 15.4 15.4 15.4 15.4 17.3 20.6 21.9 22.2 22.2 22.3 22.2 20.1 17.1 15.7 15.3 15.4 15.3 15.4 451.5 24.4 18.8

LOS-LAGOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ENSENADA 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 25.5 1.2 1.1

LAARENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELCOLORADO 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 8.0 0.3 0.3

DONGO 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.6 0.4 0.3

COLLIL 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 14.3 0.7 0.6

QUELTEHUES 29.8 29.8 27.8 29.6 29.6 29.5 28.2 28.7 28.7 28.6 26.1 13.7 19.2 25.0 29.7 30.5 30.5 30.4 27.1 27.1 26.1 26.6 26.6 29.9 658.8 30.5 27.5

VOLCAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GUAYACAN 9.2 9.5 9.6 9.6 9.6 9.6 9.1 8.8 9.4 8.6 8.6 4.5 5.3 5.1 4.2 5.2 3.6 3.0 5.3 8.0 9.0 9.2 9.2 9.2 182.1 9.6 7.6

FLORIDA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

FLORIDA-2 6.2 5.9 7.0 4.6 7.8 9.3 8.0 5.3 6.7 4.4 3.3 6.4 5.9 4.5 4.1 5.6 6.0 4.9 4.6 3.9 0.1 1.9 4.1 4.6 125.1 9.3 5.2

FLORIDA-3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 55.1 2.3 2.3

PUNTILLA 13.3 15.0 15.3 16.8 15.8 16.2 16.5 17.1 17.1 16.8 17.2 15.0 14.7 16.2 15.0 13.7 13.0 14.6 13.8 12.4 12.4 15.1 15.2 16.2 364.4 17.2 15.2

EYZAGUIRRE 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 16.2 0.7 0.7

LASVERTIENTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELLLANO 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 10.2 0.5 0.4

ELRINCON 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 6.0 0.3 0.3

LOSMORROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.1 1.6 2.5 2.9 3.2 3.1 2.6 3.0 2.8 2.2 1.7 1.1 0.8 0.7 0.7 0.7 31.5 3.2 1.3

LOSBAJOS 4.3 4.7 4.9 5.3 5.3 5.2 5.3 3.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 4.6 5.1 4.7 4.3 4.6 5.1 5.2 73.9 5.3 3.1

AUXDELMAIPO 3.0 3.2 3.5 3.5 4.0 4.2 2.4 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 3.5 3.6 3.3 3.2 3.5 3.8 48.1 4.2 2.0

PULLINQUE 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.8 12.0 11.2 11.2 11.2 11.1 11.1 11.1 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 261.9 12.0 10.9

RECA 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5.5 0.2 0.2

PANGUIPULLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DONAHILDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MUCHI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASFLORES 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 17.1 0.7 0.7

PEHUI 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 3.7 0.2 0.2

MOCHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LICAN 11.0 6.5 4.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 16.9 17.7 16.4 10.5 5.2 3.3 3.3 98.0 17.7 4.1

CUMBRES 8.2 8.2 8.1 8.1 8.2 8.2 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 9.0 7.6 7.9 7.9 8.0 7.9 8.0 8.0 7.9 7.9 140.0 9.0 5.8

SANTAISABEL 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 10.6 0.4 0.4

LOSCORRALES-1 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.4 0.2

LOSCORRALES-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MSA-1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.1 0.1 0.1

PICHILONCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DONWALTERIO 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 0.5 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 27.5 1.3 1.1

DIGUA 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.2 13.2 13.3 13.3 13.3 13.3 319.5 13.4 13.3

MELO 2.0 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 45.2 2.1 1.9

CONTRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURILEUFU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELARRAYAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANCOA 21.4 21.4 22.1 21.7 22.1 21.3 21.9 21.8 21.9 21.9 21.9 21.9 20.2 20.2 20.2 20.2 20.0 19.7 20.2 20.8 20.4 21.1 20.0 20.2 504.4 22.1 21.0

LAVINA 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 12.6 0.5 0.5

SANTAELENA 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 7.7 0.3 0.3

TRANQUIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTORO 215.7 196.9 226.1 195.1 217.1 217.3 199.7 195.3 192.9 208.0 23.0 0.0 0.2 59.5 189.4 245.2 216.0 195.0 201.8 238.1 338.7 375.8 404.7 380.8 4932.3 404.7 205.5

ANTUCO 141.9 141.9 142.2 142.1 142.3 142.4 142.3 142.4 142.4 142.5 142.6 142.0 141.3 139.1 138.3 138.3 138.6 138.6 138.6 138.7 139.2 144.9 147.0 148.2 3397.8 148.2 141.6

ABANICO 30.8 30.8 30.6 30.3 30.0 30.2 30.1 29.6 29.7 29.4 29.5 29.6 27.8 26.8 26.8 26.7 23.4 20.6 20.6 26.2 32.5 30.5 30.9 30.8 683.9 32.5 28.5

RUCUE 66.0 69.0 68.0 64.0 65.0 63.0 60.0 58.0 58.0 57.0 60.0 63.0 61.0 62.0 65.0 64.0 57.0 57.0 54.0 57.0 57.0 60.0 58.0 57.0 1460.0 69.0 60.8

QUILLECO 27.0 27.0 28.0 29.0 29.0 29.0 24.0 24.0 24.0 24.0 25.0 24.0 20.0 18.0 19.0 19.0 18.0 19.0 19.0 22.0 26.0 26.0 26.0 22.0 568.0 29.0 23.7

LAJA1 5.6 5.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 5.7 21.3 5.7 0.9

RAPEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANUTILLAR 44.0 126.0 151.0 67.0 73.0 74.0 45.0 66.0 125.0 147.0 150.0 156.0 161.0 162.0 162.0 162.0 162.0 161.0 131.0 123.0 131.0 139.0 125.0 140.0 2983.0 162.0 124.3

CIPRESES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 55.8 59.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.2 85.8 91.0 342.7 91.0 14.3

OJOSDEAGUA 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 6.0 6.2 6.2 6.2 85.9 6.2 3.6

LAMINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ISLA 20.1 20.4 20.7 21.6 19.2 37.4 43.0 20.1 20.5 13.7 10.5 12.4 12.2 8.6 8.1 9.6 8.9 9.2 8.9 8.9 14.3 27.7 39.0 40.4 455.5 43.0 19.0

CURILLINQUE 15.5 15.5 15.6 15.5 15.5 22.3 55.1 32.9 16.1 14.0 7.3 4.9 5.8 8.4 5.5 4.2 4.2 4.1 2.9 2.8 2.9 11.1 43.1 46.4 371.7 55.1 15.5

LOMAALTA 5.5 5.0 6.1 4.3 6.3 5.0 17.6 18.4 6.6 4.7 2.9 1.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 8.8 19.7 113.7 19.7 4.7

LOSHIERROS 12.1 6.4 4.1 3.6 3.4 3.6 3.4 3.4 3.1 3.6 3.4 2.9 3.2 3.5 4.0 4.2 4.2 3.4 2.7 7.9 20.3 22.1 22.0 19.4 169.9 22.1 7.1

LOSHIERROS-2 1.1 0.5 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.1 4.2 1.5 0.1 14.6 4.2 0.6

COLBUN 207.0 151.0 331.0 296.0 329.0 334.0 297.0 303.0 302.0 66.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 184.0 297.0 318.0 3415.0 334.0 142.3

MACHICURA 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 560.0 24.0 23.3

CHIBURGO 0.0 0.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 304.0 18.0 12.7

SANCLEMENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.3 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 28.8 3.4 1.2

SANIGNACIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PEHUENCHE 472.7 420.0 401.5 310.4 267.4 270.4 259.4 420.1 456.8 408.1 202.2 183.8 191.2 196.8 199.5 200.8 198.9 308.5 344.0 333.4 424.0 486.2 384.3 401.3 7741.8 486.2 322.6

RALCO 390.5 338.4 299.1 194.9 191.2 192.3 349.1 335.4 46.4 0.0 13.6 82.7 93.2 102.7 107.7 0.0 0.5 98.9 277.6 297.1 323.7 369.6 285.1 390.6 4780.3 390.6 199.2

PALMUCHO 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 702.9 29.3 29.3

PANGUE 326.8 213.1 173.7 167.8 171.8 172.0 136.0 84.3 68.9 19.3 19.3 19.1 19.2 19.4 19.4 19.5 20.4 47.8 76.0 117.1 166.7 216.6 258.5 327.0 2879.6 327.0 120.0

ANGOSTURA 52.0 117.0 127.0 51.0 46.0 47.0 48.0 116.0 71.0 47.0 47.0 47.0 47.0 42.0 41.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 123.0 222.0 243.0 1774.0 243.0 73.9

PE-TCHAMMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.6 3.6 11.9 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 23.3 70.8 99.6 61.5 22.2 0.5 0.0 297.9 99.6 12.4

PE-SIERRAGORDA 3.2 1.0 0.4 0.0 1.7 0.9 3.1 7.3 12.2 8.8 0.1 10.0 27.0 27.1 27.1 32.7 45.1 47.5 61.7 87.4 82.0 34.7 4.5 0.0 525.1 87.4 21.9

PE-VALLEDELOSVIENTOS 1.7 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3.3 0.3 0.0 1.9 6.1 6.0 6.0 9.7 20.0 20.0 20.0 55.0 87.8 63.6 17.8 0.2 324.5 87.8 13.5

PE-LLANOS-DEL-VIENTO 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 14.8 16.4 19.6 22.4 23.5 23.9 26.3 21.2 14.3 4.8 0.5 193.3 26.3 8.1

PE-CALAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.9 3.4 2.5 0.1

PE-CERRO-TIGRE 3.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.7 20.0 83.1 131.0 156.1 156.1 156.1 155.0 97.9 53.4 13.0 0.3 1040.7 156.1 43.4

PE-TALTAL 40.6 71.0 90.0 92.8 95.6 93.3 92.2 92.8 90.6 80.5 76.4 65.1 28.3 13.5 19.9 47.7 49.9 50.5 36.5 27.5 15.7 3.5 4.4 33.3 1311.5 95.6 54.6



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PE-SARCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.7 11.3 16.3 17.8 15.2 15.9 15.5 10.2 7.6 4.5 9.0 15.0 17.2 17.2 31.3 58.9 31.4 17.5 14.7 331.8 58.9 13.8

PE-SANJUAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 8.2 18.0 19.5 18.4 19.5 20.2 12.6 8.3 5.3 9.7 17.6 19.5 19.9 63.3 49.6 28.1 28.5 22.4 391.7 63.3 16.3

PE-CABOLEONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 5.0 16.1 25.8 32.3 40.2 27.3 12.9 11.7 5.0 7.8 8.1 8.0 8.0 19.1 30.4 14.1 10.8 8.9 293.0 40.2 12.2

PE-CABOLEONES-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.1 16.1 32.8 45.1 40.4 26.2 23.4 17.0 6.0 9.1 8.1 8.1 8.1 17.5 28.9 9.4 11.7 7.3 324.2 45.1 13.5

PE-CABOLEONES-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 3.6 11.3 14.3 20.3 25.5 25.7 21.2 11.5 6.4 5.7 6.1 6.1 6.1 17.2 36.3 20.4 16.9 11.3 266.7 36.3 11.1

PE-PUNTACOLORADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-ELARRAYAN 0.0 1.8 4.4 6.2 4.4 3.9 4.5 9.3 14.8 24.0 25.8 22.4 24.1 18.1 13.4 7.9 3.2 1.1 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 189.8 25.8 7.9

PE-LOSCURUROS 0.3 1.5 0.9 6.1 12.5 17.6 16.0 17.8 22.7 30.9 40.9 42.9 30.5 17.7 13.3 10.4 3.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 286.2 42.9 11.9

PE-TALINAYORIENTE 0.0 0.0 0.0 2.3 8.3 11.5 11.1 16.3 23.1 18.3 10.4 3.5 1.0 1.6 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7 3.2 7.2 8.9 8.6 0.4 143.2 23.1 6.0

PE-TALINAYPONIENTE 0.0 0.3 0.0 0.3 2.6 10.7 11.3 15.3 14.6 8.8 9.1 12.0 5.0 2.0 2.0 3.0 6.4 6.0 2.0 0.9 0.7 0.9 1.1 0.1 114.8 15.3 4.8

PE-PUNTASIERRA 7.0 11.6 8.3 13.1 13.5 18.0 12.3 12.7 22.6 49.1 63.5 62.8 53.0 38.5 25.7 14.4 5.3 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 433.5 63.5 18.1

PE-MONTEREDONDO 1.5 2.6 2.7 5.8 5.0 8.1 7.6 8.1 12.3 16.3 20.2 20.8 15.1 12.8 12.3 6.5 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159.5 20.8 6.6

PE-CANELA 1.2 1.6 0.8 0.2 0.2 0.5 0.9 0.9 0.2 6.8 11.3 10.8 7.6 4.9 3.9 2.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.8 11.3 2.3

PE-CANELA-2 3.4 4.5 2.2 0.8 2.4 2.9 5.6 5.3 2.7 20.6 32.5 30.8 22.9 12.2 9.1 5.5 1.4 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 165.5 32.5 6.9

PE-TOTORAL 2.8 2.1 2.3 0.1 1.1 1.5 1.9 3.9 3.0 13.4 21.3 23.4 17.2 14.7 11.0 5.5 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.3 23.4 5.3

PE-PUNTAPALMERAS 3.4 2.6 0.6 0.4 0.4 0.9 1.9 1.9 1.4 23.0 34.4 35.8 30.5 22.7 13.3 7.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.0 35.8 7.6

PE-UCUQUER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.3 1.8 3.8 4.5 4.5 3.9 3.4 1.9 1.4 0.8 1.7 0.9 1.0 0.5 31.4 4.5 1.3

PE-UCUQUER-2 2.0 2.3 3.0 4.1 4.2 3.9 2.0 1.6 0.9 0.2 0.7 1.7 3.3 4.9 4.6 4.0 3.1 1.7 1.2 0.6 1.2 1.2 0.6 0.3 53.2 4.9 2.2

PE-LA-ESTRELLA 11.2 11.2 20.5 25.4 26.3 26.7 21.6 13.6 9.6 5.7 8.1 12.9 11.8 12.0 12.0 11.6 10.0 9.6 5.8 3.9 3.8 6.1 8.2 1.6 289.1 26.7 12.0

PE-ELMAITEN 8.8 8.6 5.0 3.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.5 0.7 1.6 2.5 2.6 2.0 2.0 2.0 3.8 6.7 5.8 2.8 0.9 60.4 8.8 2.5

PE-LASPENAS 5.1 1.7 0.1 1.9 1.7 1.8 1.1 1.6 2.0 1.5 1.1 0.5 0.9 0.7 0.5 0.9 0.6 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 5.1 1.0

PE-ALENA 53.8 54.2 41.5 46.0 61.1 58.6 52.5 29.9 12.3 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 5.7 7.6 10.6 18.0 22.5 22.3 16.4 14.0 16.1 546.3 61.1 22.8

PE-CUEL 19.0 23.1 16.0 16.0 14.0 3.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.7 0.0 2.3 0.6 0.8 1.3 1.5 3.1 11.4 10.2 5.3 1.1 131.7 23.1 5.5

PE-LOS-OLMOS 74.4 59.2 75.3 78.1 50.7 21.3 2.3 0.4 0.0 0.0 0.0 1.2 5.0 7.2 7.5 10.5 12.6 12.9 11.2 11.1 8.8 5.9 3.6 0.2 459.4 78.1 19.1

PE-LAESPERANZA 6.4 7.7 6.1 6.8 6.2 2.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 0.3 0.5 1.7 2.3 2.2 1.6 0.9 1.0 0.4 0.0 0.0 48.5 7.7 2.0

PE-NEGRETE 26.3 28.1 26.2 25.9 22.5 12.7 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 2.9 2.8 3.1 5.1 4.0 4.0 3.9 3.7 6.1 3.0 0.2 0.0 184.5 28.1 7.7

PE-LOSBUENOSAIRES 18.3 22.0 19.9 17.6 16.9 3.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.1 2.6 3.9 3.9 2.0 2.0 2.0 4.8 9.6 8.9 4.3 0.8 145.7 22.0 6.1

PE-MESAMAVIDA 37.3 38.6 34.6 31.8 30.9 9.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.9 3.5 6.4 9.7 9.7 10.0 8.4 10.2 17.0 16.0 13.8 3.7 294.2 38.6 12.3

CAMPO_LINDO_E1_EO 29.7 31.2 27.9 24.0 14.9 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 3.2 4.4 6.4 7.8 8.8 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168.9 31.2 7.0

PE-LEBU 1.6 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 1.6 0.2

PE-LEBU-3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0

PE-EL-ARREBOL 4.9 2.6 1.2 1.4 1.8 0.4 0.1 0.0 0.2 0.8 0.4 0.9 1.1 0.6 1.4 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9 4.9 0.8

PE-RAKI 4.3 2.7 0.9 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.6 0.9 0.7 1.0 0.1 0.0 0.6 0.4 0.5 0.2 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 14.2 4.3 0.6

PE-HUAJACHE 3.5 2.0 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.5 0.7 0.2 0.0 0.5 0.3 0.5 0.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.7 3.5 0.4

PE-LA-FLOR 19.9 25.0 20.7 21.6 17.5 5.4 0.6 0.0 0.0 0.1 1.1 2.4 3.6 4.0 3.2 5.1 7.1 7.1 5.2 4.7 3.6 1.1 4.4 8.7 172.1 25.0 7.2

PE-ELNOGAL 6.7 6.4 5.3 3.7 4.8 1.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.2 1.0 1.0 1.3 1.7 1.4 1.6 1.9 2.5 1.3 0.3 45.1 6.7 1.9

PE-TOLPAN-SUR 65.9 39.8 68.0 71.3 57.8 21.1 2.9 0.3 0.0 0.0 3.4 7.9 10.9 11.0 10.7 11.0 4.0 4.0 4.0 12.3 10.5 3.3 10.4 25.4 455.8 71.3 19.0

PE-MALLECO-NORTE 49.8 48.8 52.1 53.6 48.2 11.4 0.6 15.3 20.1 13.1 5.1 5.6 8.4 7.4 8.8 5.5 4.9 4.0 1.4 1.8 5.5 13.5 13.7 12.4 410.9 53.6 17.1

PE-MALLECO-SUR 70.5 74.2 77.6 79.7 70.8 19.6 3.9 9.7 16.4 12.7 6.1 6.3 8.1 7.1 7.8 4.7 0.4 0.5 0.3 1.1 12.0 28.4 20.5 24.9 563.0 79.7 23.5

PE-SANGABRIEL 124.9 120.5 125.6 136.7 94.0 40.7 14.4 2.5 0.0 0.0 0.0 4.0 6.8 5.9 5.8 5.7 3.0 3.0 3.0 17.5 14.2 6.3 0.5 11.7 746.6 136.7 31.1

PE-RENAICO 50.8 59.9 50.0 75.7 53.5 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 10.9 4.8 0.8 9.3 22.7 360.5 75.7 15.0

PE-RENAICO-2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.8 0.2

PE-LOMAS-DE-DUQUECO 40.7 36.9 29.8 37.3 31.7 9.8 3.5 0.8 3.5 0.0 0.0 0.4 3.5 4.3 4.8 5.5 5.9 6.0 6.0 7.2 9.5 8.7 6.7 3.1 265.5 40.7 11.1

PE-PUELCHE-SUR 102.7 98.5 61.5 44.5 29.6 16.9 9.9 5.0 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 37.7 42.3 60.7 44.7 567.6 102.7 23.7

PE-AURORA 63.3 46.9 20.0 26.6 29.8 34.2 19.4 16.0 6.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.4 24.4 36.9 19.7 15.9 28.0 23.2 412.0 63.3 17.2

PE-SANPEDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PE-SANPEDRO-2 50.1 39.9 30.3 26.1 24.4 22.2 21.2 19.0 14.1 4.7 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.4 256.6 50.1 10.7

PFV-ELAGUILA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 1.2 1.6 1.7 1.8 2.0 1.8 1.6 1.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.9 2.0 0.6

PFV-PAMPACAMARONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.9 4.5 5.1 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 5.2 5.1 4.5 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 56.9 5.4 2.4

PFV-POZOALMONTE-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.5 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 7.7 3.7 0.1 0.0 0.0 0.0 93.1 8.2 3.9

PFV-POZOALMONTE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.7 6.0 6.3 6.4 6.3 6.1 6.2 6.3 6.1 5.9 5.2 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 68.7 6.4 2.9

PFV-POZOALMONTE-3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 10.1 12.6 13.3 13.6 14.0 14.5 14.1 14.3 14.1 13.6 12.0 5.8 0.1 0.0 0.0 0.0 154.0 14.5 6.4

PFV-TAMARUGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 2.2 2.2 2.4 2.6 2.6 2.3 2.5 2.5 1.9 1.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 2.6 1.0

PFV-LOSPUQUIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LAHUAYCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.0 8.0 13.4 16.7 16.7 16.0 16.0 15.9 15.4 11.2 5.7 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 139.7 16.7 5.8

PFV-CALAMA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.3 8.2 8.6 8.8 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.8 7.7 3.8 0.1 0.0 0.0 0.0 98.5 9.0 4.1

PFV-SANPEDRO-GPG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 33.9 52.7 57.7 65.5 70.8 69.7 69.3 69.8 70.1 66.5 50.8 16.1 0.4 0.0 0.0 0.0 699.8 70.8 29.2

PFV-VICTORIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.8 8.3 8.8 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 8.8 7.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 97.1 9.1 4.0

PFV-USYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 10.4 24.5 37.2 46.4 47.6 47.0 47.0 47.0 43.5 31.6 16.6 4.7 0.2 0.0 0.0 0.0 405.6 47.6 16.9

PFV-JAMA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 21.9 26.8 28.4 29.4 29.0 28.5 29.1 27.5 24.5 24.5 24.1 10.4 0.1 0.0 0.0 0.0 310.2 29.4 12.9

PFV-JAMA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 15.2 18.9 20.2 21.0 21.0 21.5 20.8 21.1 18.5 18.5 17.8 8.5 0.2 0.0 0.0 0.0 226.9 21.5 9.5

PFV-AZABACHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 35.3 45.8 50.7 53.0 48.7 47.9 47.9 45.8 39.9 39.9 30.5 14.1 0.5 0.0 0.0 0.0 507.0 53.0 21.1

PFV-SOL-DEL-DESIERTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7 142.7 195.7 214.3 210.8 206.2 204.8 204.8 202.1 194.7 186.7 150.3 70.5 2.6 0.0 0.0 0.0 2209.9 214.3 92.1

PFV-TAMAYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.2 62.2 89.1 92.7 97.2 96.2 94.9 94.8 94.8 92.8 91.8 83.1 31.1 1.1 0.0 0.0 0.0 1032.0 97.2 43.0

PFV-MARIAELENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.8 38.4 51.6 53.3 51.5 47.4 42.2 42.2 42.1 49.2 51.0 46.5 19.5 0.5 0.0 0.0 0.0 541.3 53.3 22.6

PFV-LA-CRUZ-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 28.1 40.6 43.4 44.8 44.1 43.5 43.1 41.6 38.0 42.3 37.8 15.4 0.6 0.0 0.0 0.0 468.2 44.8 19.5

PFV-COYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 63.6 70.0 101.3 158.0 165.1 162.3 155.5 150.3 143.7 103.8 108.1 40.6 1.8 0.0 0.0 0.0 1436.1 165.1 59.8

PFV-FINISTERRAE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1 90.9 140.5 153.1 158.8 157.4 153.0 151.6 146.2 125.2 130.5 120.5 52.9 1.5 0.0 0.0 0.0 1596.1 158.8 66.5

PFV-VALLE-DEL-SOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 7.4 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.6 9.0 8.1 6.1 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 103.7 10.0 4.3

PFV-PUERTOSECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 6.4 8.4 8.8 9.0 8.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.7 4.2 0.1 0.0 0.0 0.0 94.1 9.0 3.9

PFV-PMGD-QUETENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.5 7.2 8.4 8.8 9.0 9.0 9.0 8.9 8.8 8.4 5.1 1.7 0.1 0.0 0.0 0.0 88.5 9.0 3.7

PFV-CERRODOMINADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.9 60.2 89.2 94.2 94.0 93.8 93.3 93.3 90.1 71.5 85.8 81.9 35.1 1.1 0.0 0.0 0.0 992.3 94.2 41.3

PFV-BOLERO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 70.6 104.7 112.2 113.4 114.4 113.0 106.4 114.3 116.5 110.6 96.4 45.3 1.6 0.0 0.0 0.0 1230.0 116.5 51.2

PFV-CAPRICORNIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 26.7 48.4 58.7 61.5 54.1 50.7 50.7 50.7 50.6 50.3 49.6 21.8 1.3 0.0 0.0 0.0 579.9 61.5 24.2

PFV-URIBESOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 10.4 13.9 14.7 14.9 14.1 13.2 13.2 13.2 14.8 15.1 13.8 8.3 0.4 0.0 0.0 0.0 161.4 15.1 6.7

PFV-PAMPA-TIGRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 44.2 58.5 63.4 65.7 65.1 64.0 64.0 65.2 67.8 65.4 58.0 26.0 1.0 0.0 0.0 0.0 716.3 67.8 29.8

PFV-PMGD-LOCKMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.2 2.2 3.1 3.6 3.9 4.1 4.1 4.0 3.7 3.1 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 35.3 4.1 1.5

PFV-DOMEYKO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1.7 0.0 0.0 0.0 126.9 10.0 5.3

PFV-ANDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 14.0 18.4 19.1 19.2 19.0 18.8 18.0 19.1 18.0 17.1 16.6 8.2 0.2 0.0 0.0 0.0 208.4 19.2 8.7

PFV-ANDES-IIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 46.7 62.5 70.7 72.8 64.0 62.0 61.3 62.0 59.8 58.0 57.7 31.0 1.1 0.0 0.0 0.0 718.1 72.8 29.9

PFV-SOL-DE-LILA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 15.4 86.9 121.5 133.2 139.0 138.5 137.2 137.0 134.1 125.1 101.8 71.6 45.8 2.7 0.0 0.0 0.0 1389.8 139.0 57.9

PFV-DE-LOS-ANDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.2 7.9 8.0 8.0 8.1 8.1 8.0 8.2 8.3 7.9 6.0 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 88.3 8.3 3.7

PFV-SOL-DEL-NORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 5.4 7.0 7.1 7.1 7.1 7.2 7.1 7.3 7.3 7.1 5.3 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 78.3 7.3 3.3

PFV-DEL-DESIERTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 6.1 7.8 7.7 7.5 7.4 7.4 7.7 7.6 7.6 7.7 5.8 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 83.8 7.8 3.5

PFV-HUATACONDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 27.0 53.0 63.0 62.0 60.0 60.0 60.0 62.0 63.0 52.0 31.0 12.0 0.4 0.0 0.0 0.0 608.4 63.0 25.4

PFV-SANTA-ISABEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-NUEVO-QUILLAGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 51.5 82.5 88.2 87.1 86.4 86.1 86.1 85.3 83.1 82.9 67.7 24.0 0.9 0.0 0.0 0.0 919.5 88.2 38.3

PFV-LA-GRANJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5 71.2 74.2 74.5 73.7 72.9 72.5 72.3 72.5 71.9 68.2 52.3 34.6 0.7 0.0 0.0 0.0 827.0 74.5 34.5



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-ATACAMASOLAR-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 85.3 123.0 138.0 142.6 143.4 142.9 141.0 104.4 102.8 98.2 79.9 39.8 0.2 0.0 0.0 0.0 1352.6 143.4 56.4

PFV-ATACAMASOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-BELLAVISTA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.2 6.0 7.0 7.5 7.9 8.2 8.2 8.0 7.5 6.6 5.4 2.6 0.1 0.0 0.0 0.0 79.8 8.2 3.3

PFV-LALACKAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 29.5 37.9 37.9 37.9 38.5 38.7 38.7 39.8 42.6 42.6 34.9 17.6 1.0 0.0 0.0 0.0 442.4 42.6 18.4

PFV-LALACKAMA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 8.8 11.7 11.9 12.0 12.1 12.2 12.2 12.5 13.2 13.2 10.6 4.9 0.3 0.0 0.0 0.0 137.1 13.2 5.7

PFV-CONEJO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 65.0 90.2 86.8 86.8 85.7 84.7 84.7 85.5 91.6 89.3 81.0 43.0 2.9 0.0 0.0 0.0 989.3 91.6 41.2

PFV-PAMPASOLARNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 30.9 51.0 53.2 53.2 51.9 51.2 51.3 51.4 52.3 52.0 45.7 21.1 4.0 0.0 0.0 0.0 571.5 53.2 23.8

PFV-MALGARIDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 29.4 141.9 183.4 198.9 201.1 196.3 195.5 195.4 195.5 177.8 176.9 157.3 91.5 5.9 0.0 0.0 0.0 2147.0 201.1 89.5

PFV-ALMEYDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 35.0 46.9 46.9 49.9 49.1 48.9 48.9 48.9 43.1 42.8 37.9 24.9 1.5 0.0 0.0 0.0 532.3 49.9 22.2

PFV-SOL-DE-LOS-ANDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 56.0 79.4 75.9 75.9 74.7 73.9 73.9 74.2 74.9 74.9 71.8 33.8 2.5 0.0 0.0 0.0 852.2 79.4 35.5

PFV-JAVIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 37.6 45.6 43.0 43.0 41.6 41.0 41.0 40.8 40.0 37.1 25.2 18.4 2.0 0.0 0.0 0.0 463.4 45.6 19.3

PFV-CHANARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 15.6 22.2 22.0 22.0 21.2 21.0 21.0 22.2 25.0 25.0 23.4 10.7 0.8 0.0 0.0 0.0 254.6 25.0 10.6

PFV-SALVADOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 31.0 37.9 34.0 34.0 41.1 43.2 43.0 43.0 37.0 37.0 36.8 25.0 2.0 0.0 0.0 0.0 451.5 43.2 18.8

PFV-PILARLOSAMARILLOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DIEGODEALMAGRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 7.9 10.8 10.0 10.0 8.6 8.0 8.0 10.7 20.0 18.9 13.9 5.7 0.4 0.0 0.0 0.0 133.9 20.0 5.6

PFV-COVADONGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.5 8.4 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.8 7.8 3.1 0.2 0.0 0.0 0.0 96.6 9.0 4.0

PFV-DAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.6 7.4 7.9 8.1 8.2 8.3 8.3 8.2 8.1 7.8 7.0 4.5 0.3 0.0 0.0 0.0 90.4 8.3 3.8

PFV-DIEGO-ALMAGRO-SUR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.4 101.3 170.7 197.9 201.4 196.9 195.8 195.8 188.5 180.9 138.6 78.0 70.4 6.1 0.0 0.0 0.0 1941.7 201.4 80.9

PFV-CARRERAPINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 45.4 69.6 79.9 79.4 77.4 76.3 72.6 56.1 46.9 72.4 62.0 22.9 2.4 0.0 0.0 0.0 770.7 79.9 32.1

PFV-CAMPOSDELSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 39.8 33.3 41.2 42.5 40.5 40.0 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9 39.9 51.6 14.5 0.0 0.0 0.0 542.7 51.6 22.6

PFV-LUZDELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 23.4 84.5 90.0 116.9 119.9 119.9 120.0 120.0 120.8 124.9 123.2 107.1 57.6 4.9 0.0 0.0 0.0 1333.2 124.9 55.6

PFV-LLANODELLAMPOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.8 54.2 76.4 83.2 84.4 83.9 83.3 83.2 82.8 77.3 76.7 67.7 39.6 2.7 0.0 0.0 0.0 905.1 84.4 37.7

PMGD-PFV-PARQUE-JOTABECHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-RIO-ESCONDIDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 14.5 79.9 122.8 140.2 142.9 141.7 141.0 141.0 141.0 141.0 134.0 111.1 55.7 4.2 0.0 0.0 0.0 1511.1 142.9 63.0

PFV-VALLE-ESCONDIDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 14.0 53.2 86.8 105.0 105.0 103.9 102.0 102.0 102.0 93.3 93.0 89.4 44.4 3.7 0.0 0.0 0.0 1097.7 105.0 45.7

PFV-SANANDRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 15.3 29.0 35.9 37.1 37.5 38.3 38.2 37.5 36.8 35.0 30.4 11.8 1.1 0.0 0.0 0.0 386.1 38.3 16.1

PFV-PILOTOCARDONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.2 0.1

PFV-ESPERANZA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-GUADALAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.7 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 25.3 3.0 1.1

PFV-LA-ESTANCIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.2 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 24.1 2.7 1.0

PFV-LAS-CHACRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.4 1.9 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.4 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 16.1 2.0 0.7

PFV-LASTERRAZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.5 0.0

PFV-LOSLOROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.7 14.0 26.3 32.6 37.1 39.3 38.5 36.4 31.1 22.6 11.7 2.8 0.4 0.0 0.0 0.0 298.7 39.3 12.4

PFV-HORNITOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0

PFV-PMGD-TIERRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 1.0 0.5

PFV-PMGD-MITCHI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-VALLESOLARESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 3.6 6.7 6.6 7.5 8.3 8.5 8.2 7.4 6.1 4.4 3.5 3.1 0.2 0.0 0.0 0.0 74.3 8.5 3.1

PFV-VALLESOLAROESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.9 7.1 7.6 7.9 6.1 4.2 4.0 3.6 3.0 5.2 5.4 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 59.9 7.9 2.5

PFV-CACHIYUYO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.2 6.8 8.7 8.9 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 8.7 8.0 4.6 0.3 0.0 0.0 0.0 95.2 9.0 4.0

PFV-MALAQUITA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.2 6.5 8.8 8.9 8.9 8.9 8.8 8.8 8.7 8.4 7.1 3.1 0.2 0.0 0.0 0.0 92.0 8.9 3.8

PFV-PMGD-ASTILLAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 4.3 8.2 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.9 3.4 0.3 0.0 0.0 0.0 97.1 9.0 4.0

PFV-SANTACECILIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 1.1 1.4 1.6 1.6 1.6 1.5 1.3 0.9 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 1.6 0.5

PFV-PMGD-PEÑAFLOR-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 2.3 5.9 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 8.9 8.4 6.3 3.1 0.4 0.0 0.0 0.0 81.9 9.1 3.4

PFV-PAINE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.0 8.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 7.8 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 98.6 9.0 4.1

PFV-HOMERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 2.4 2.7 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.6 2.3 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 29.0 2.9 1.2

PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-RÍO-PEUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 1.1 1.8 1.8 2.4 2.5 2.5 2.3 2.0 1.6 1.1 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 20.2 2.5 0.8

PFV-MARIA-PINTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.5 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 1.9 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 22.4 2.5 0.9

PFV-MOSTAZAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.4 5.4 8.2 8.5 8.6 8.6 8.5 8.6 8.4 8.0 6.8 3.8 0.6 0.0 0.0 0.0 85.9 8.6 3.6

PFV-PMGD-PICUNCHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 2.9 4.8 6.1 6.9 7.3 7.3 6.7 5.6 4.2 2.5 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 57.0 7.3 2.4

PFV-PMGD-PARQUE-SOLAR-CANTILLANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 3.1 3.9 3.9 3.9 3.8 3.7 3.8 3.7 3.0 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 35.5 3.9 1.5

PFV-LAACACIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.1 2.6 7.2 7.6 7.4 7.4 7.4 7.2 6.7 5.0 2.2 0.4 0.0 0.0 0.0 62.8 7.6 2.6

PFV-ANTONIA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.4 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 14.3 1.7 0.6

PFV-ROVIAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.9 1.7 3.6 5.5 6.9 6.9 6.9 6.9 6.6 5.8 3.5 0.6 0.0 0.0 0.0 56.9 6.9 2.4

PFV-DON-MARIANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 5.7 2.1 0.2

PFV-LALAJUELA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.2 2.5 6.4 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.8 4.7 0.7 0.0 0.0 0.0 58.1 6.9 2.4

PFV-PMGD-CONDOR-CHEPICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 5.0 0.4 0.2

PFV-PMGD-LIMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 5.1 0.4 0.2

PFV-PMGD-SAN-EMILIO-SOLAR-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 1.2 2.4 2.5 2.6 2.5 2.5 2.3 2.1 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 20.4 2.6 0.8

PFV-ALTOSDETILTIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.1 1.5 1.8 2.1 1.9 1.8 1.3 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.4 2.1 0.6

PFV-AMPARODELSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 1.6 1.5 2.3 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.5 1.8 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 25.3 2.7 1.1

PFV-GIRASOLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.6 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2 1.9 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 21.5 2.4 0.9

PFV-ELROBLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 2.5 8.0 8.5 8.7 8.0 8.7 8.6 8.1 6.9 3.6 0.3 0.0 0.0 0.0 73.1 8.7 3.0

PFV-LOSGORRIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.7 2.2 2.8 2.8 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.4 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 30.8 2.9 1.3

PFV-GRANADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.9 6.0 3.9 6.7 8.2 8.1 8.0 8.0 7.7 7.4 6.6 3.6 0.6 0.0 0.0 0.0 79.9 8.2 3.3

PFV-ELPITIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 1.9 2.1 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.2 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 27.9 2.8 1.2

PFV-SAN-RAMIRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.9 3.5 7.0 7.8 7.8 7.2 7.8 7.7 7.3 6.0 3.0 0.4 0.0 0.0 0.0 67.0 7.8 2.8

PFV-LOSIERRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.9 2.2 2.5 2.6 2.5 2.2 1.8 1.2 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 2.6 0.7

PFV-ALHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.8 5.0 5.4 5.4 5.4 5.3 4.9 3.9 2.6 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 42.1 5.4 1.8

PFV-SANTAADRIANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 21.7 2.5 0.9

PFV-LOS-MOLINOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 2.4 6.8 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.8 5.1 0.6 0.0 0.0 0.0 87.8 9.0 3.7

PFV-QUELTEHUE-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.7 2.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.1 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 22.3 2.6 0.9

PFV-EL-QUELTEHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 2.1 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.5 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 26.7 2.9 1.1

PFV-RLA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.0 2.2 2.6 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.2 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 22.9 2.7 1.0

PFV-PMGD-CANTERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.9 1.9 2.3 2.5 2.5 2.4 2.2 1.8 1.3 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 19.4 2.5 0.8

PFV-MARCHIGUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.4 3.0 4.7 7.0 6.9 7.6 7.6 7.4 6.4 4.0 0.7 0.0 0.0 0.0 57.4 7.6 2.4

PFV-MARCHIGUE-VII 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.0 2.3 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.1 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 20.2 2.6 0.8

PFV-ESPERANZA2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 2.3 4.9 8.3 9.0 8.9 8.9 8.7 8.4 7.6 4.4 0.6 0.0 0.0 0.0 73.0 9.0 3.0

PFV-POBLACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.3 2.1 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.1 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 19.3 2.4 0.8

PFV-PILPILEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.6 0.7 1.0 1.4 2.1 1.9 2.4 2.2 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 14.7 2.4 0.6

PFV-PORTEZUELO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.2 2.1 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 19.6 2.5 0.8

PFV-VITUCO2B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.8 1.8 2.2 1.9 2.4 0.5 1.4 2.2 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 15.2 2.4 0.6

PFV-PMGD-SANTA-MARGARITA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.7 2.4 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.2 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 22.2 2.8 0.9

PMGD-PFV-LO-CHACON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 1.9 2.1 2.2 2.3 2.3 2.0 1.6 1.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 17.4 2.3 0.7

PFV-PMGD-NIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 2.0 2.7 2.2 2.2 2.0 2.9 2.7 2.4 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 21.8 2.9 0.9

PFV-ELPILPEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 2.1 2.8 2.9 2.9 3.0 2.9 2.8 2.8 2.5 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 27.3 3.0 1.1

PFV-LAS-MERCEDES-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.6 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.3 2.1 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 23.0 2.5 1.0

PFV-CASABERMEJA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.8 1.7 5.9 6.4 6.4 6.3 6.2 6.1 5.7 4.6 2.3 0.3 0.0 0.0 0.0 53.2 6.4 2.2

PFV-PMGD-ICB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CITRINO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.4 2.2 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.0 1.7 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 20.2 2.3 0.8



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-PUENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.7 2.3 2.4 2.4 2.4 2.2 2.2 2.0 1.7 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 20.9 2.4 0.9

PFV-PMGD-PARQUE-SANTA-CRUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LAUREL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 2.3 6.0 6.7 6.8 6.7 6.7 6.5 6.1 5.0 2.8 0.4 0.0 0.0 0.0 57.4 6.8 2.4

PFV-PMGD-SANTA-EMILIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.5 3.0 7.3 7.7 7.4 7.4 7.3 7.1 6.7 4.2 0.7 0.0 0.0 0.0 61.3 7.7 2.6

PFV-DONIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.9 2.8 7.4 7.5 7.4 7.4 7.4 7.4 7.1 6.3 3.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 66.6 7.5 2.8

PFV-PMGD-NAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.8 0.1

PFV-PMGD-ENCINO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.3 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.3 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 15.7 1.7 0.7

PFV-PMGD-SANTA-ELIZABETH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.3 5.4 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 4.9 4.3 2.4 0.4 0.0 0.0 0.0 45.3 5.4 1.9

PFV-PMGD-COINCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CRUCERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.3 2.2 2.4 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 19.2 2.5 0.8

PFV-LUDERS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 2.5 2.8 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 2.7 2.3 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 31.3 3.0 1.3

PFV-OVEJERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.5 6.7 7.3 7.5 7.6 7.6 7.5 7.4 7.2 6.8 5.7 2.8 0.4 0.0 0.0 0.0 80.1 7.6 3.3

PFV-EL-LITRE-II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.7 7.3 8.0 8.3 8.3 8.3 8.0 7.5 7.3 7.1 6.3 3.2 0.4 0.0 0.0 0.0 85.7 8.3 3.6

PFV-ELROMERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 36.1 82.5 134.9 167.9 176.8 176.0 176.0 173.2 149.8 95.1 54.8 18.4 2.1 0.0 0.0 0.0 1450.1 176.8 60.4

PFV-ELPELICANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 50.6 85.0 97.8 99.6 98.3 98.0 97.8 97.5 93.0 88.0 63.4 37.8 4.0 0.0 0.0 0.0 1023.1 99.6 42.6

PFV-LA-HUELLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.7 35.8 60.6 76.4 77.8 76.5 76.1 76.1 72.9 65.0 60.0 41.4 25.3 2.9 0.0 0.0 0.0 755.3 77.8 31.5

PFV-LASILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.3 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 17.0 1.6 0.7

PFV-PUNTABAJASOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.5 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 18.4 1.9 0.8

PFV-SOLDELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.1 1.7 2.2 2.5 2.7 2.7 2.5 2.1 1.5 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 20.7 2.7 0.9

PFV-LUNADELNORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.0 1.7 2.2 2.5 2.7 2.6 2.5 2.1 1.5 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 20.5 2.7 0.9

PFV-TAMBOREAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.1 1.7 2.0 2.4 2.6 2.5 2.4 2.1 1.6 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 2.6 0.8

PMGD-PFV-GABRIELA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 5.3 9.0 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 5.4 0.7 0.0 0.0 0.0 102.2 9.0 4.3

PFV-LAGUNILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.4 2.3 2.4 2.3 2.6 2.5 1.4 1.9 1.1 2.4 1.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 22.4 2.6 0.9

PFV-GUANCHOI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-SDGx01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8 0.7 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.9 0.3

PFV-LACHAPEANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.2 1.5 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 1.9 0.8

PFV-ALTURASDEOVALLE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-OVALLE-NORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 3.7 6.4 6.9 8.3 8.7 8.8 8.8 8.8 8.7 8.6 7.0 3.3 0.5 0.0 0.0 0.0 89.2 8.8 3.7

PMGD-PFV-RDCL-SAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 0.8 1.1 1.7 2.5 4.6 4.8 4.3 3.3 2.3 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 27.8 4.8 1.2

PFV-LA-CHIMBA-BIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.7 1.3 2.2 2.3 2.2 2.2 2.2 2.2 2.1 1.9 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 21.4 2.3 0.9

PFV-CANELILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 2.2 2.5 2.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.3 2.0 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 27.6 2.7 1.1

PFV-COCINILLAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 2.0 2.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.3 2.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 26.5 2.6 1.1

PFV-EL-SALITRAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.9 2.6 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.4 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 31.8 2.9 1.3

PFV-TALHUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 2.6 2.5 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 2.8 1.9 0.3 0.0 0.0 0.0 32.1 3.0 1.3

PFV-SANTACLARA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.1 1.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.5 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 26.9 2.7 1.1

PFV-ANTAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 4.2 6.7 8.5 8.8 8.8 8.8 8.8 7.9 5.9 3.2 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 74.3 8.8 3.1

PFV-PMGD-ANAKENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 6.8 8.7 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 4.2 0.5 0.0 0.0 0.0 102.6 9.0 4.3

PMGD-PFV-SUNHUNTER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 4.0 7.7 8.1 8.3 9.0 9.0 9.0 9.0 7.7 8.1 8.5 4.9 0.5 0.0 0.0 0.0 94.9 9.0 4.0

PFV-PRETTY-FIELD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PMGD-CKILIR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.6 5.3 6.2 7.2 7.8 8.0 7.9 8.0 7.9 7.4 6.3 2.9 0.1 0.0 0.0 0.0 79.4 8.0 3.3

PMGD-PFV-GRANATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 2.7 4.7 6.2 6.5 7.0 6.6 5.7 4.6 4.4 4.5 4.6 2.8 0.4 0.0 0.0 0.0 61.8 7.0 2.6

PFV-LASMOLLACAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 1.1 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.4 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 2.0 0.7

PFV-LAS-MAJADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 4.6 8.0 8.9 9.1 8.1 9.1 9.1 9.1 9.0 8.7 7.8 4.9 0.7 0.0 0.0 0.0 97.8 9.1 4.1

PFV-ELDIVISADERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.9 3.1 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.2 3.4 3.3 2.9 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 37.3 3.4 1.6

PFV-PMGD-DON-ENRIQUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 3.2 1.8 3.2 7.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.9 5.3 0.6 0.0 0.0 0.0 86.0 9.0 3.6

PFV-CASTILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.9 2.3 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.3 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 25.7 2.7 1.1

PFV-LOMASCOLORADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.1 1.5 1.7 1.8 1.8 1.7 1.5 1.2 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 1.8 0.6

PFV-CASASBLANCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-BELLAVISTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-SANTALAURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.6 2.1 1.4 1.6 2.4 2.4 2.3 2.2 1.9 1.5 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 20.8 2.4 0.9

PFV-PMGD-CABILDO-SUNLIGHT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 2.2 2.7 2.0 3.6 7.6 8.5 8.7 8.9 8.7 7.8 4.1 0.3 0.0 0.0 0.0 66.0 8.9 2.8

PFV-PMGD-LOS-JOTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.1 0.0

PMGD-PFV-EL-INGENIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-MONTTSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 2.5 2.9 2.7 2.6 2.9 3.0 2.9 2.7 2.6 2.1 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 29.8 3.0 1.2

PFV-JAURURO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 1.2 1.9 2.3 2.2 1.9 1.5 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 13.8 2.3 0.6

PFV-CHUCHINI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.2 1.8 2.3 2.5 2.6 2.6 2.5 2.2 1.6 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 2.6 0.9

PFV-CHALINGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.2 2.4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.2 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 28.6 2.7 1.2

PFV-ILLAPEL5X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 2.3 2.6 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.6 2.2 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 28.9 2.8 1.2

PFV-ALICAHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.3 1.9 2.5 2.8 2.9 2.9 2.7 2.3 1.7 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0 2.9 1.0

PFV_LA_LIGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.6 1.1 1.5 2.3 2.6 2.3 1.7 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 14.2 2.6 0.6

PFV-PULLALLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 1.2 2.1 2.5 2.4 2.3 2.1 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 15.9 2.5 0.7

PFV-SANTAJULIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 2.7 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 2.5 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 31.7 3.0 1.3

PMGD-PFV-FLORENCIA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 1.1 2.0 2.6 4.8 7.8 8.0 8.5 9.0 8.8 7.5 3.4 0.4 0.0 0.0 0.0 65.1 9.0 2.7

PFV-PMGD-ESFENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 14.3 1.2 0.6

PFV-CABILSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.6 0.4 0.8 2.0 2.6 2.4 2.0 1.5 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 2.6 0.6

PFV-LOS-PALTOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 2.0 2.5 1.7 1.9 2.7 2.6 2.6 2.6 2.4 2.1 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 24.8 2.7 1.0

PFV-ELQUEMADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.7 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.4 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 30.2 2.8 1.3

PFV-NILHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.8 0.3

PFV-MARIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8 2.6 2.8 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.6 1.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 30.2 3.0 1.3

PFV-HORMIGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 1.2 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.3 1.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12.8 1.5 0.5

PFV-FILOMENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 2.0 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 2.3 2.4 2.2 1.5 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 24.0 2.4 1.0

PFV-PMGD-SANTA-FRANCISCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 2.3 2.6 2.1 5.2 5.5 5.5 5.3 4.5 3.3 1.9 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 40.3 5.5 1.7

PFV-TRINIDAD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.3 2.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.4 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 22.8 2.8 1.0

PFV-PMGD-MANDINGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

PFV-PMGD-PALMAS-DEL-VERNAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.6 1.4 1.8 2.1 2.2 2.2 2.1 1.9 1.5 0.9 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 17.4 2.2 0.7

PFV-ELBOCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.7 1.1 2.0 3.6 5.2 7.2 6.7 6.2 5.3 3.6 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 43.8 7.2 1.8

PFV-CANESA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.4 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 2.4 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 30.7 3.0 1.3

PFV-OLIVILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.3 1.7 2.1 3.4 6.6 8.4 8.2 8.0 7.5 6.1 3.1 0.5 0.0 0.0 0.0 58.2 8.4 2.4

PFV-LINGUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 0.8 1.1 1.2 2.3 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 20.4 2.6 0.8

PFV-ARIZTIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.7 1.5 2.2 2.4 2.5 2.3 1.9 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 15.7 2.5 0.7

PFV-PMGD-EL-HUASO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.5 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.0 1.3 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 22.5 2.4 0.9

PMGD-PFV-CONDOR-PETORCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 0.7 0.3

PFV-PMG-PARQUE-VALPARAISO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 4.3 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 4.4 2.0 0.3 0.0 0.0 0.0 59.5 5.9 2.5

PFV-PMGD-HELIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.7 2.4 2.6 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.4 2.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 25.7 2.7 1.1

PFV-PANQUEHUE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.2 3.6 1.5 0.0 0.7 4.8 4.4 4.2 3.0 1.6 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 27.6 4.8 1.2

PFV-PMGD-MANAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.8 2.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 2.1 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 27.5 2.8 1.1

PFV-PMGD-SLK-CB-NUEVE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.1 2.3 2.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 26.2 2.6 1.1

PFV-PICURIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.6 1.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 23.5 2.8 1.0

PFV-TILTIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.3 1.6 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 1.8 0.3



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-LUNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.6 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 1.9 0.6

PFV-ELQUEULE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.4 2.8 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.1 3.8 2.4 0.4 0.0 0.0 0.0 37.2 4.3 1.6

PFV-LO-MIRANDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 1.0 3.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.9 5.7 5.1 2.8 0.5 0.0 0.0 0.0 55.4 6.0 2.3

PMGD-PFV-LOS-LIRIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-OCOA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 2.5 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.5 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 31.8 3.1 1.3

PFV-LLAYLLAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 6.7 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.7 7.6 4.7 0.6 0.0 0.0 0.0 92.5 9.0 3.9

PFV-LOS-TILOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 3.0 3.5 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.4 2.9 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 37.3 3.6 1.6

PFV-PMGD-MILAN-A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.7 1.4 2.6 2.8 2.9 2.8 2.6 2.2 1.6 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 21.1 2.9 0.9

PMGD-PFV-PEQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-TENO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 1.4 4.2 7.0 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 5.7 2.9 0.5 0.0 0.0 0.0 59.3 7.3 2.5

PFV-MEMBRILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.1 2.1 1.9 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 19.5 2.2 0.8

PFV-PMGD-LOICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.5 1.5 2.5 2.0 2.7 2.6 2.6 2.6 2.5 2.2 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 23.8 2.7 1.0

PMGD-PFV-BERGAMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.6 1.2 2.4 2.6 2.7 2.6 2.4 2.0 1.5 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 19.4 2.7 0.8

PFV-CHIMBARONGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 0.5 2.3 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 19.4 2.5 0.8

PFV-EL-ROMERAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 1.4 3.2 7.7 8.2 8.2 8.2 8.0 7.6 7.1 5.9 3.3 0.6 0.0 0.0 0.0 70.7 8.2 2.9

PFV-SANTA-CAROLINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 1.2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.1 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 23.5 2.6 1.0

PFV-LORETO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 2.1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.0 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 20.7 2.5 0.9

PFV-ESTERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 1.8 1.0 0.1

PFV-PMGD-ALCON-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.8 1.6 3.0 4.0 6.4 7.6 8.3 8.9 8.4 6.5 2.7 0.3 0.0 0.0 0.0 59.0 8.9 2.5

PFV-LOSLIBERTADORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.4 3.4 4.9 5.7 6.0 5.9 5.6 4.9 3.9 2.5 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 46.2 6.0 1.9

PFV-LA-MURALLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.9 1.8 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.4 2.1 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 20.8 2.4 0.9

PFV-ARGOMEDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 0.8 1.9 5.6 6.6 6.6 6.6 6.5 6.4 6.0 4.8 2.4 0.4 0.0 0.0 0.0 55.0 6.6 2.3

PUNTA-DEL-VIENTO 2.9 2.9 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 70.8 3.0 3.0

PFV-PMGD-NANCAGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PMGD-LAS-CACHAÑAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 1.3 3.6 7.7 8.5 8.8 8.8 8.3 7.1 5.4 3.3 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 65.4 8.8 2.7

PFV-SANTA-AMELIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.0 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 19.1 2.4 0.8

PFV-CATANSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 2.3 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.5 1.8 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 28.1 2.7 1.2

PFV-VILLAPRAT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.0 2.4 2.8 2.7 1.4 1.6 0.0 1.6 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 15.4 2.8 0.6

PFV-VILLA-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.8 2.0 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 1.7 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 17.3 2.3 0.7

PFV-LAS-ROJAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.6 2.3 2.4 2.5 2.5 2.3 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 2.5 0.7

PFV-LLANOS-DE-POTROSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.8 4.6 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.4 3.6 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 47.0 4.9 2.0

PFV-LOSPATOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.5 1.2 2.5 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 23.7 2.8 1.0

PFV-LAFRONTERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 1.0 1.7 4.3 4.6 4.5 4.2 3.6 2.7 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 28.0 4.6 1.2

PFV-RAULI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.7 0.9 1.6 3.7 8.5 9.0 9.0 9.0 8.9 8.4 7.0 4.2 0.7 0.0 0.0 0.0 72.3 9.0 3.0

PFV-PARAGUAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.7 1.1 3.8 5.9 6.0 6.0 6.1 6.1 5.8 5.0 2.6 0.4 0.0 0.0 0.0 50.4 6.1 2.1

PFV-PMGD-SAN-CAMILO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.3 0.6 2.0 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.1 1.3 0.2 0.0 0.0 21.8 2.6 0.9

PFV-PMGD-CURACAVI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.3 2.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 25.1 2.6 1.0

PFV-RANGUIL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.9 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.1 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 19.5 2.5 0.8

PFV-TALCA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 2.3 2.6 1.6 3.2 6.8 7.7 7.7 7.6 7.6 6.3 4.7 3.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 63.2 7.7 2.6

PMGD-PFV-ITAHUE-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-SAN-JAVIER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.2 1.3 2.2 4.9 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.3 4.2 2.2 0.4 0.0 0.0 0.0 50.4 5.7 2.1

PFV-VILLA-CRUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.6 1.0 2.1 2.7 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.4 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 24.2 2.7 1.0

PFV-SANTA-FE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.4 1.9 3.4 7.0 8.1 8.0 7.9 7.9 7.8 7.5 6.2 3.1 0.4 0.0 0.0 0.0 71.5 8.1 3.0

PFV-VILLA-ALEGRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.7 1.4 2.9 5.4 6.2 6.2 6.1 6.3 6.2 5.9 5.2 3.0 0.5 0.0 0.0 0.0 57.7 6.3 2.4

PFV-LEMU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 3.8 4.8 4.8 4.6 4.5 4.4 4.3 3.8 2.1 0.3 0.0 0.0 0.0 40.9 4.8 1.7

PFV-LASPERDICES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.7 0.5 0.6 1.2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.1 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 22.0 2.5 0.9

PFV-PMGD-PANGUILEMO-AEROPUERTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 2.0 1.1 1.4 2.9 5.4 5.4 5.4 5.4 5.3 4.7 3.3 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 44.9 5.4 1.9

PFV-PMGD-LOS-TORDOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.9 1.6 1.5 2.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.4 2.3 0.3 0.0 0.0 0.0 46.8 5.0 2.0

PFV-PMGD-EL-TIUQUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 1.0 0.3

PFV-PENCAHUE-ESTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.2 0.1

PFV-PMGD-ERINOME 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.4 0.7 1.6 2.4 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 21.7 2.6 0.9

PFV-QUINANTU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 4.3 2.4 3.0 5.2 8.6 8.9 8.9 8.8 8.6 7.9 6.8 3.8 0.7 0.0 0.0 0.0 79.3 8.9 3.3

PFV-PMGD-DON-RODRIGO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.6 0.2

PFV-TRICA-DOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.0 0.9 0.9 1.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.7 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 19.8 2.1 0.8

PFV-QUILAPILUN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 8.5 48.6 74.4 92.9 97.5 93.3 92.0 92.0 91.5 90.0 83.0 60.1 37.4 5.8 0.0 0.0 0.0 967.2 97.5 40.3

PFV-PMGD TER LAGUNITAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CHACABUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 5.1 8.4 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 6.5 3.2 0.4 0.0 0.0 0.0 95.7 9.0 4.0

PFV-JAHUEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 2.7 4.5 5.0 5.2 5.2 5.2 5.3 5.2 4.8 4.9 4.1 2.4 0.4 0.0 0.0 0.0 55.1 5.3 2.3

PFV-PMGD-ESCORIAL-VERANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.9 1.5 1.7 2.4 2.6 2.6 2.5 2.2 1.7 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 20.0 2.6 0.8

PFV-KONDA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.9 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.1 1.8 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 23.9 2.3 1.0

PFV-SLK808 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.5 2.5 2.8 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 2.4 2.7 2.4 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 30.9 3.0 1.3

PFV-TECHOSDEALTAMIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PMGD-RECOLETA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 4.7 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 4.6 0.7 0.0 0.0 0.0 67.1 5.6 2.8

PFV-GUANACO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.4 5.4 8.3 8.8 8.8 8.8 8.7 8.7 8.4 7.0 3.4 0.5 0.0 0.0 0.0 79.4 8.8 3.3

PFV-PMGD-GUANACO-AMPLIACION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DON-ANDRONICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 1.0 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 21.5 2.5 0.9

PFV-PIRQUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 2.1 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 26.9 2.5 1.1

PFV-SAN-VICENTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.9 1.4 1.8 2.0 2.1 2.1 1.9 1.6 1.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.6 2.1 0.7

PFV-FOTOVOLTSOLAR-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DARLIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.1 3.5 7.9 8.1 8.2 8.1 8.0 8.2 8.2 7.0 3.6 0.6 0.0 0.0 0.0 73.3 8.2 3.1

PFV-PMGD-PARQUE-LA-COLONIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 8.5 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.0 8.0 4.5 0.6 0.0 0.0 0.0 79.4 9.1 3.3

PFV-PEPA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.0 3.6 8.7 8.9 8.8 8.9 8.9 8.9 8.2 7.5 4.1 0.7 0.0 0.0 0.0 79.0 8.9 3.3

PFV-FRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 2.5 2.8 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 2.6 2.3 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 30.4 2.9 1.3

PFV-CANDELARIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 2.1 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 1.9 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 27.1 2.6 1.1

PFV-BLANQUINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 2.8 6.1 4.0 8.5 8.4 8.2 7.9 7.5 7.0 6.5 5.3 2.6 0.4 0.0 0.0 0.0 76.3 8.5 3.2

PFV-TRICAHUE2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.5 3.9 7.6 7.8 7.8 7.9 7.9 7.8 7.5 6.5 3.6 0.5 0.0 0.0 0.0 71.2 7.9 3.0

PFV_SAN_ISIDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.5 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.0 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 22.9 2.5 1.0

PFV-SANPEDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.0 2.1 2.7 2.8 2.8 2.6 2.2 1.7 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 20.0 2.8 0.8

PFV-PMGD-TREBO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.1 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 30.9 2.9 1.3

PFV-NAHUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.2 3.5 8.3 9.1 9.1 9.0 9.0 9.0 8.9 7.9 4.0 0.5 0.0 0.0 0.0 80.3 9.1 3.3

PFV-MALINKE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 13.7 1.4 0.6

PFV-LASTURCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 13.9 1.4 0.6

PFV-ECLIPSE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 2.7 4.8 6.5 6.9 6.8 6.2 5.3 3.9 2.4 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 48.1 6.9 2.0

PFV-QUILLAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.4 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.1 2.4 2.1 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 22.5 2.6 0.9

PFV-LIRIO-DE-CAMPO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.8 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5 2.3 2.1 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 23.5 2.6 1.0

PFV-LUMBRERAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 2.1 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 28.2 3.0 1.2

PFV-PAMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 1.2 1.5 1.8 1.8 1.8 1.7 1.5 1.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 1.8 0.6

PFV-DONACARMEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 2.9 3.6 4.9 7.1 6.0 6.0 6.8 25.6 19.4 11.6 4.1 0.6 0.0 0.0 0.0 100.8 25.6 4.2

PFV-SANTUARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8 2.5 2.8 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 2.6 2.6 1.9 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 30.1 3.0 1.3



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-PMGD-LAS-TORTOLAS-DEL-VERANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 2.2 2.5 2.6 2.7 2.6 2.6 2.5 2.3 1.9 1.8 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 26.0 2.7 1.1

PFV-CALLELARGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.0 2.4 2.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 27.2 2.7 1.1

PFV-CASUTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 1.7 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.7 1.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2 2.0 0.8

PFV-ENCONSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 3.1 6.2 7.1 7.6 7.7 7.6 7.4 7.4 7.2 6.7 5.5 2.6 0.3 0.0 0.0 0.0 76.7 7.7 3.2

PFV-LAMANGA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 1.6 2.1 2.2 2.2 2.1 1.8 1.3 0.8 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 15.7 2.2 0.7

PFV-PMGD-EL-SHARON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.5 2.8 2.8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 9.5 2.8 0.4

PFV-PMGD-RINCONADA-ALCONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 1.6 2.8 4.4 7.3 6.5 7.9 6.9 5.6 3.8 1.9 0.4 0.0 0.0 0.0 50.3 7.9 2.1

PFV-AVILES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.2 2.5 5.7 7.3 7.4 7.3 7.3 7.1 6.6 5.1 2.5 0.4 0.0 0.0 0.0 61.2 7.4 2.6

PFV-PMGD-GUARANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 13.9 1.1 0.6

PFV-PMGD-COLCHAGUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 10.3 1.1 0.4

PFV-CORDILLERILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ALTOSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.7 1.0 1.1 1.1 1.3 1.3 1.2 1.1 0.8 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 10.5 1.3 0.4

PFV-JOSESOLERM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.6 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 11.4 1.4 0.5

PFV-GR-PITAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.8 2.2 5.0 8.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.3 5.6 0.9 0.0 0.0 0.0 77.1 9.0 3.2

PFV-RAUQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.6 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 5.2 7.5 7.2 6.4 3.8 0.6 0.0 0.0 0.0 33.2 7.5 1.4

PFV-PMGD-PARQUE-ITIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DON-JORGE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 2.1 2.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.8 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 25.2 3.0 1.1

PFV-MUTUPIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PMGD-SANTA-LUISA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.8 2.0 2.5 2.1 2.4 2.4 2.6 2.5 2.4 2.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 2.6 1.1

PFV-LASCODORNICES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 2.2 2.6 2.8 2.5 2.8 2.8 2.9 2.6 2.8 2.6 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 30.4 2.9 1.3

PFV-PMGD-ALCALDESA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 23.6 1.9 1.0

PFV-ELCERNICALO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.2 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 15.1 1.5 0.6

PFV-ELCERNICALO-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 14.0 1.4 0.6

PFV-BICENTENARIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 2.1 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 1.3 2.4 2.3 2.0 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 25.3 2.5 1.1

PFV-PLAYERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.0 2.7 2.9 1.5 2.8 2.7 2.8 2.8 1.9 1.2 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 23.1 2.9 1.0

PFV-PLAYERITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 2.1 2.8 2.9 2.9 2.7 2.6 2.9 2.6 1.5 1.2 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 25.9 2.9 1.1

PFV-CHUCAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.1 2.1 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.2 2.1 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 25.7 2.5 1.1

PFV-NIQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.8 2.0 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.3 2.2 1.9 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 23.9 2.4 1.0

PFV-CHINCOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.4 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 1.7 0.2 0.0 0.0 0.0 30.0 2.8 1.2

PFV-CIPRES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.9 4.3 3.7 4.0 4.0 4.0 3.4 3.6 3.3 3.3 3.3 3.0 0.6 0.0 0.0 0.0 45.1 4.3 1.9

PFV-PMGD-CARACOLES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.4 1.5 1.3 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.4 2.2 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 26.3 2.6 1.1

PFV-PMGD-LAS-CATITAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.8 3.8 3.7 3.9 4.0 4.0 4.0 3.6 3.2 3.2 2.9 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 40.1 4.0 1.7

PFV-MERCURIO-SUR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.9 2.8 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 1.7 0.3 0.0 0.0 0.0 34.2 3.0 1.4

PFV-PMGD-PACHIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.1 5.0 7.1 8.6 8.9 8.8 8.8 8.9 8.8 8.6 7.6 4.3 0.6 0.0 0.0 0.0 91.2 8.9 3.8

PFV-LINARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 3.9 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 1.6 3.5 3.2 3.2 3.2 3.0 0.6 0.0 0.0 0.0 43.3 4.0 1.8

PFV-SATURNO-NORTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.6 3.4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.2 2.6 0.5 0.0 0.0 0.0 49.8 4.5 2.1

PFV-MACHICURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.7 7.1 8.8 8.8 8.9 8.9 8.7 8.8 8.7 8.3 6.9 3.6 0.7 0.0 0.0 0.0 92.8 8.9 3.9

PFV-PMGD-EL-FLAMENCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.4 2.4 3.3 7.7 8.3 8.2 8.2 8.0 7.8 7.4 6.4 3.9 0.6 0.0 0.0 0.0 77.9 8.3 3.2

PFV-VILLA-SECA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.1 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 18.0 2.7 0.7

PFV-COCHARCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 2.0 2.2 2.4 2.7 2.6 2.6 2.5 2.3 1.8 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 23.0 2.7 1.0

PFV-LAS-TORTOLAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.3 2.2 2.7 2.5 2.9 2.8 2.7 2.5 2.5 2.8 2.0 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 28.7 2.9 1.2

PFV-BERRUECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.9 5.7 6.9 8.1 8.3 8.8 8.8 8.8 8.5 7.3 5.8 2.8 1.2 0.1 84.7 8.8 3.5

PFV-VENTURADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 3.3 5.8 6.8 8.2 8.1 8.8 8.6 8.7 8.3 6.9 5.3 2.7 1.0 0.0 0.0 0.0 83.2 8.8 3.5

PFV-SANTA-RITA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.4 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.2 2.3 1.7 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 23.5 2.5 1.0

PFV-EL-PIUQUEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 2.0 2.5 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 2.4 1.8 1.7 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 27.3 2.9 1.1

PFV-HUAPE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.8 1.9 2.1 2.3 2.3 2.2 2.2 2.1 1.8 1.4 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 21.9 2.3 0.9

PFV-PMGD-SAN-JOSE-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.4 2.0 2.6 2.8 2.6 2.8 2.7 3.0 2.8 2.9 2.5 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 30.1 3.0 1.3

PFV-ORION 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.6 2.2 2.2 2.4 2.3 2.5 2.3 2.4 2.4 2.2 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 24.6 2.5 1.0

PFV-LASPALOMAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.8 2.4 2.6 2.8 2.7 2.7 2.6 2.4 1.8 1.8 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 27.0 2.8 1.1

PMGD-PFV-PARQUE-SOLAR-FOTOVOLTAICO-LA-VICTORIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-MOYA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.8 4.0 6.6 8.8 9.0 8.9 9.0 8.6 8.3 6.6 4.3 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 79.0 9.0 3.3

PFV-MECO-CHILLAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.9 3.7 4.9 5.8 5.9 5.7 5.8 5.5 5.6 4.8 4.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 56.0 5.9 2.3

PFV-SANTA-ESTER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 1.7 2.2 2.4 2.2 2.3 2.3 2.6 2.5 2.5 2.1 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 25.4 2.6 1.1

PFV-LASLECHUZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.1 1.7 2.0 2.3 2.5 2.6 2.8 2.8 2.5 2.6 2.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 26.3 2.8 1.1

PFV-PMGD-DADINCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.2 2.4 2.7 2.8 2.8 2.8 2.6 2.2 1.7 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 2.8 0.9

PFV-PMGD-PEGASUS-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 1.7 1.3 1.8 2.5 2.3 2.6 2.4 2.5 2.5 2.3 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 23.8 2.6 1.0

PFV-PMGD-BULNES-LOS-BARONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.7 1.3 1.6 2.0 2.3 2.4 1.5 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 2.4 0.6

PFV-SOL-SANTA-INES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.6 1.9 2.6 2.5 2.6 2.5 2.6 2.7 2.5 2.5 2.3 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 28.5 2.7 1.2

PFV-LUCESOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 1.7 1.9 2.0 2.5 2.7 2.6 2.5 2.2 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 20.7 2.7 0.9

PFV-PITOTOY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.6 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.8 0.3

PMGD-IDAHUE-DEL-VERANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.9 0.3

PFV-RINCONADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.7 6.0 7.6 8.0 8.1 8.0 8.1 8.0 7.5 5.3 3.7 0.6 0.0 0.0 0.0 73.5 8.1 3.1

PFV-PMGD-FULGOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 12.6 1.1 0.5

PFV-PMGD-CORTIJO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.0 4.5 7.6 8.9 9.0 9.0 9.0 9.0 8.7 6.6 4.1 1.8 0.5 0.0 0.0 0.0 81.4 9.0 3.4

PFV-PMGD-GR-PEUMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 1.4 2.3 5.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.9 7.1 4.7 0.8 0.0 0.0 0.0 70.3 8.0 2.9

PFV-El-RESPLANDOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 2.0 2.4 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.1 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 27.1 2.6 1.1

PFV-VALLEDELALUNA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 1.9 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 1.9 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 24.9 2.4 1.0

PFV-CRUZSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 2.3 2.8 2.9 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.7 2.3 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 29.5 3.0 1.2

PFV-SANFRANCISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.5 2.3 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.3 2.0 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 27.7 2.6 1.2

PFV-LIPANGUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.5 1.1 1.8 2.3 2.6 2.7 2.6 2.5 2.2 1.6 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 21.2 2.7 0.9

PFV-SOL-DE-SEPTIEMBRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 3.8 5.9 7.5 8.5 8.9 8.8 8.2 6.8 5.1 2.9 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 69.7 8.9 2.9

PFV-TREBAL-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.9 1.6 2.0 2.3 2.4 2.3 2.1 1.7 1.2 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7 2.4 0.7

PFV-PMGD-PLOMO-VERANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 10.1 0.9 0.4

PFV-LAQUINTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.7 2.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.6 2.1 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 30.0 2.8 1.2

PFV-CUZCUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 1.7 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4 2.3 2.2 2.1 1.6 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 23.4 2.4 1.0

PFV-NORTECHICO1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.7 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 19.7 1.9 0.8

PFV-LOMALOSCOLORADOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.4 0.0 0.2 0.7 0.6 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.7 0.2

PFV-SANTA-INES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.4 2.3 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.6 2.4 1.9 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 27.7 2.7 1.2

PFV-EL-CONDOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 9.0 1.1 0.4

PFV-PMGD-LA-FORESTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 1.9 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 17.6 2.3 0.7

PFV-PERALILLO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.0 1.8 2.1 2.0 2.0 2.0 1.8 1.8 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 16.6 2.1 0.7

PFV-LAS-TORCAZAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.1 2.1 2.6 2.7 2.6 2.4 2.2 1.8 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 19.7 2.7 0.8

PFV-SANTIAGOSOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.2 18.1 19.7 19.7 19.6 19.7 19.7 19.7 57.5 63.6 45.3 25.1 8.2 1.5 0.0 0.0 0.0 341.4 63.6 14.2

PFV-LOS-PERALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 0.4 0.4 0.7 1.7 2.7 2.5 2.1 1.5 0.9 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 13.9 2.7 0.6

PFV-PMGD-PALTO-SUNLIGHT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 0.9 1.1 1.3 2.5 6.2 8.3 8.2 8.0 7.6 5.9 2.5 0.3 0.0 0.0 0.0 53.8 8.3 2.2

PFV-PMGD-KAUFMAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-ELPIQUERO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.9 1.5 1.9 4.1 6.3 8.1 9.0 9.0 8.9 7.8 4.1 0.7 0.0 0.0 0.0 64.3 9.0 2.7

PFV-CAIMI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0

PFV-PMGD-LOS-MAGNOLIOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.8 0.8 0.8 1.6 2.0 2.6 2.6 2.6 2.5 2.3 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 20.8 2.6 0.9



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PFV-PITRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.7 1.3 2.3 2.7 2.7 2.6 2.3 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 17.9 2.7 0.7

PFV-CATEMU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 1.3 1.6 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.7 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 1.9 0.8

PFV-PLACILLASOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 1.3 4.9 8.1 8.7 8.8 8.7 8.6 8.5 8.1 7.0 4.1 0.7 0.0 0.0 0.0 78.3 8.8 3.3

PFV-UTFSM-VALPO-VALDES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

PFV-UTFSM-VINA-MAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0

PMGD-PFV-VILLA-MOSCOSO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.8 1.1 2.1 2.7 2.3 1.8 1.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 13.9 2.7 0.6

PFV-PMGD-FARDELA-NEGRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.4 0.5 0.8 1.5 1.3 0.5 0.3 1.8 2.1 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 11.2 2.1 0.5

PFV-PMGD-PASTRAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 4.0 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 7.6 4.9 2.0 0.2 0.0 0.0 0.0 90.1 9.0 3.8

PFV-PMGD-FOSTER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.7 1.0 1.7 2.7 2.6 2.5 2.2 1.5 0.2 0.0 0.0 0.0 15.8 2.7 0.7

PFV-PMGD-LITORAL-SUNLIGHT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 1.2 1.7 2.3 2.8 5.6 8.1 8.8 8.8 8.7 8.0 4.3 0.8 0.0 0.0 0.0 62.2 8.8 2.6

PFV-RODEO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 2.0 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.2 1.8 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 25.3 2.5 1.1

PFV-TUCUQUERE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.4 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 29.7 3.0 1.2

PFV-PEDREROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-DONEUGENIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.4 1.6 1.6 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.9 1.1 0.2 0.0 0.0 0.0 17.5 2.1 0.7

PFV-PMGD-LOS-TAURETES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.5 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 22.0 2.0 0.9

PFV-PMGD-EL-CASTANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.6 1.1 4.5 7.3 7.4 7.3 7.2 7.0 6.7 5.7 3.2 0.5 0.0 0.0 0.0 59.0 7.4 2.5

PFV-LAS-CABRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 1.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.5 2.1 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 21.2 2.7 0.9

PMGD-PFV-AROMO-DEL-VERANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.1 1.5 1.7 1.8 1.8 1.7 1.4 1.1 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 13.9 1.8 0.6

PFV-LOS-LAGOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.5 1.5 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.5 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 17.0 2.1 0.7

PFV-CHANCON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 1.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 2.3 2.3 1.9 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 23.2 2.4 1.0

PFV-ELSAUCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.9 2.5 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.1 2.9 1.0

PFV-PMGD-FARAMALLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PMGD-SOLAR-PALERMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-SANTAROSA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 2.0 7.7 8.5 8.7 8.8 8.8 8.6 8.3 7.4 4.0 0.5 0.0 0.0 0.0 74.3 8.8 3.1

PFV-UTFSM-VITACURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PMGD-DUQUECO-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.8 5.7 6.9 8.7 8.5 8.8 8.6 8.9 9.0 8.5 8.6 8.0 5.4 1.3 0.0 0.0 0.0 98.7 9.0 4.1

PFV-MARAMBIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.2 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 1.8 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 21.7 2.5 0.9

PFV-EL-ZORZAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.5 0.8 2.0 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.3 2.0 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 22.6 2.6 0.9

PMGD-PFV-DON-MARTIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.8 1.3 1.8 2.1 2.3 2.5 2.3 2.3 2.0 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 20.0 2.5 0.8

PMGD-PFV-ALBOR-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 0.8 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0.8 0.0 0.0 0.0 17.1 1.5 0.7

PFV-NAZARINO-DEL-VERANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.3 1.5 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.7 2.4 2.0 1.1 0.1 0.0 0.0 0.0 24.1 2.8 1.0

PFV-LA-PALMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.9 6.7 8.0 7.6 3.1 8.5 8.8 8.4 8.8 8.5 7.6 2.6 1.2 0.0 0.0 0.0 84.6 8.8 3.5

PFV-TARANTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.9 1.4 2.1 2.9 5.0 6.4 7.4 7.5 7.4 7.1 6.1 3.1 0.5 0.0 0.0 0.0 57.9 7.5 2.4

PFV-CONDOR-PELVIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 1.1 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.3 2.0 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 22.7 2.6 0.9

PFV-SALERNO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 1.1 2.3 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.3 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 24.2 2.8 1.0

PFV-GUADALUPE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 2.7 4.5 5.2 5.5 5.6 5.6 5.6 5.2 4.7 3.5 3.5 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 53.9 5.6 2.2

PFV-VILLA-ALEMANA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-LAS-TENCAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 1.6 2.2 5.5 8.9 9.3 9.1 8.5 7.3 5.5 3.3 1.2 0.2 0.0 0.0 0.0 63.7 9.3 2.7

PFV-REXNER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.7 2.4 2.6 2.7 2.7 2.7 2.5 2.4 1.8 1.5 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 24.3 2.7 1.0

PFV-MELI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-CURICURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-PFV-ROMERIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.7 1.3 3.5 7.1 7.4 7.3 7.2 7.0 6.6 5.8 3.1 0.5 0.0 0.0 0.0 58.3 7.4 2.4

PFV-SAN-ANTONIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.2 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.8 3.5 3.3 3.3 3.3 3.0 0.6 0.0 0.0 0.0 46.2 4.2 1.9

PFV-GABARDO_VERANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.8 2.6 2.7 2.7 2.7 2.6 2.6 2.5 2.3 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 24.5 2.7 1.0

PFV-SAN_CARLOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.6 1.9 2.4 2.2 2.1 2.4 2.3 2.4 2.3 2.1 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 24.3 2.4 1.0

PFV-EL_MONTE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.7 2.4 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.4 1.9 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 22.4 2.7 0.9

PFV-LO_BOZA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.4 0.1

PFV-PUELCHE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 1.8 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 1.3 0.3 0.0 0.0 0.0 27.1 2.5 1.1

PFV-LASARAUCARIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CSP-CERRODOMINADOR 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 29.6 66.7 85.3 88.1 88.4 88.6 88.4 87.0 87.1 85.8 86.2 86.9 86.6 86.0 85.7 47.8 29.6 1510.8 88.6 63.0

ARICA-GMAR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARICA-M1AR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARICA-M2AR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BESS-ARICA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.1 0.0 1.9 1.1 0.1

PMGD-TER-ESTANDARTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-TER-ZOFRI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MAIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MIIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-MSIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-SUIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

IQUIQUE-TGIQ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_2-5_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_6_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_13_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ZOFRI_7-12_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CTTAR_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TGTAR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UJINA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UJINA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UJINA-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UJINA-4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UJINA-5_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

UJINA-6_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CERROPABELLON-U1_GEO 9.6 9.6 9.6 9.5 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.4 9.0 8.8 8.8 8.9 8.7 8.7 9.0 9.3 9.5 9.4 9.5 9.5 9.5 223.7 9.6 9.3

CERROPABELLON-U2_GEO 19.4 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.1 19.9 19.1 18.9 19.1 19.0 19.0 18.9 19.1 18.8 18.9 19.5 20.3 20.2 20.5 20.4 20.5 20.5 471.9 20.5 19.7

CERROPABELLON-U3_GEO 9.6 9.6 9.6 9.5 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.6 9.4 9.0 8.8 8.8 8.9 8.7 8.7 9.0 9.3 9.5 9.4 9.5 9.5 9.5 223.7 9.6 9.3

NORGENER-NTO1_CAR 97.7 98.3 89.2 85.1 88.1 120.8 126.8 85.1 85.0 86.7 86.4 81.3 58.4 65.2 55.9 55.5 55.5 55.5 85.0 129.3 131.5 132.7 126.2 87.9 2169.1 132.7 90.4

NORGENER-NTO2_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U12_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

U13_CARBÓN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-U14_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-U15_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-U16-TG_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-U16-TG+TV_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-U16-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-U16-TG+TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-U16-TG_GAS ARG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-U16-TG+TV_GAS ARG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

TOCOPILLA-TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-TG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-TG3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-TG3_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TOCOPILLA-TG3_GAS ARG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG1_TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG1_TG1_GNL_A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.1 35.1 44.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.7 44.6 3.7

KELAR-TG1_TG1_GNL_INFLEX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG1_TG1+0.5TV_GNL_INFLEX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 159.2 309.7 470.8 489.2 492.7 494.1 2415.8 494.1 100.7

KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_INFLEX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG2_TG2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG2_TG2_GNL_A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3 31.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.5 31.2 2.1

KELAR-TG2_TG2_GNL_INFLEX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

KELAR-TG2_TG2+0.5TV_GNL_INFLEX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANGAMOS-ANG1_CAR 204.6 196.1 155.8 207.7 222.6 272.8 276.7 272.4 203.5 162.0 132.3 102.1 93.1 98.4 100.2 100.7 99.6 88.4 113.6 229.4 276.8 276.6 276.6 269.4 4431.4 276.8 184.6

ANGAMOS-ANG2_CAR 213.5 201.7 112.6 153.6 195.5 222.9 274.7 264.6 166.3 92.7 99.8 90.6 94.3 101.0 103.3 103.9 102.5 88.6 113.9 237.4 277.3 276.7 276.3 269.8 4133.5 277.3 172.2

COCHRANE-CCH1_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COCHRANE-CCH2_CAR 156.7 159.2 161.9 191.3 199.8 200.1 200.5 140.9 86.7 59.5 61.7 60.3 60.6 60.7 59.6 59.5 59.9 59.5 72.3 142.9 224.8 267.4 226.1 197.8 3169.7 267.4 132.1

MEJILLONES-CTM1_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-CTM2_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-CTM3-TG_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GNL 169.5 199.5 125.6 208.3 195.7 227.3 232.9 195.8 93.9 90.3 92.1 87.8 90.4 96.4 101.5 103.1 100.6 94.3 82.1 123.2 208.8 225.7 225.0 145.1 3514.9 232.9 146.5

MEJILLONES-CTM3-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-CTM3-TG+TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-CTM3-TG_GAS ARG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-CTM3-TG+TV_GAS ARG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MEJILLONES-IEM_CAR 219.2 216.1 185.4 183.8 184.0 195.4 242.5 188.2 155.9 141.7 139.9 128.6 136.5 141.9 146.0 146.8 134.1 123.7 154.0 230.1 293.2 328.3 318.7 238.1 4572.1 328.3 190.5

PLANTA-ACIDOS-SULFURICO-MEJILLONES 22.1 22.1 22.3 22.2 22.2 22.4 22.3 22.6 22.5 22.3 22.4 22.4 22.3 22.0 22.0 22.0 22.0 22.1 22.1 22.1 21.9 22.3 22.5 22.0 532.9 22.6 22.2

ANDINA-CTA_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HORNITOS-CTH_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1A+0.5TV1C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1A+0.5TV1C_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4 108.2 0.0 0.0 0.0 0.0 157.6 108.2 6.6

TG1A+TG1B+TV1C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1A+TG1B+TV1C_GNL 309.5 314.9 313.2 312.0 312.5 312.7 312.6 305.6 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 256.9 260.6 260.9 260.7 3607.1 314.9 150.3

TG1A_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1A_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 7.6 0.3

TG1B+0.5TV1C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1B+0.5TV1C_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG1B_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 0.0 0.0 0.0 0.0 21.5 21.5 0.9

TG2A+0.5TV2C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2A+0.5TV2C_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2A+TG2B+TV2C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2A+TG2B+TV2C_GNL 111.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 111.5 111.5 4.6

TG2A_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2A_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2B+0.5TV2C_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2B+0.5TV2C_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TG2B_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 6.8 6.8 0.3

ENAEX CUMMINS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ENAEX DEUTZ_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MANTOSBLANCOS-MIMB_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAPORTADA-TECNET_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

INACAL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

AGUASBLANCAS-AGB_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TALTAL-1_GNL 77.0 110.0 110.0 112.0 110.0 111.0 110.0 92.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 105.0 109.0 109.0 109.0 1270.0 112.0 52.9

TALTAL-2_GNL 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 83.0 110.0 111.0 113.0 111.0 541.0 113.0 22.5

DALMAGRO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SALVADOR_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EMELDA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EMELDA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-1_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-2_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-3_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-4_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANDES-4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANLORENZO-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CENIZAS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TERMOPACIFICO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CARDONES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LLANOS-BLANCOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GUACOLDA-1_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

GUACOLDA-2_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

GUACOLDA-3_CAR 140.0 129.3 108.6 130.2 126.7 150.2 145.7 135.0 82.2 50.3 47.2 45.6 46.2 46.5 46.5 47.1 47.5 47.5 78.6 116.3 130.3 151.3 154.0 121.0 2323.8 154.0 96.8

GUACOLDA-4_CAR 125.7 121.6 108.1 128.8 121.0 131.4 130.0 122.0 69.1 38.6 38.7 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 38.6 72.8 112.9 124.8 134.0 134.1 115.8 2099.6 134.1 87.5

GUACOLDA-5_CAR 130.7 119.9 110.6 134.3 128.6 141.7 142.5 119.5 55.2 38.7 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.9 83.5 114.8 142.0 147.5 146.9 108.0 2172.1 147.5 90.5

HUASCO TV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HUASCO_IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HUASCO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PCOLORADA_IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PCOLORADA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PENON_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

OLIVOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPINOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ELFARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RESPALDO-PAJONALES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PRIME-CHAGUAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COMBARBALA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VENTANAS-1_CAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VENTANAS-2_CAR 94.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 93.0 92.0 92.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 91.0 91.0 91.0 92.0 92.0 2188.0 94.0 91.2

NUEVAVENTANAS_CAR 198.0 150.0 86.0 86.0 86.0 110.0 196.0 114.0 84.0 84.0 82.0 82.0 84.0 82.0 84.0 82.0 82.0 84.0 114.0 244.0 260.0 262.0 256.0 142.0 3134.0 262.0 130.6

CAMPICHE_CAR 87.0 87.0 87.0 87.0 87.0 104.0 180.0 210.0 230.0 245.0 154.0 91.0 90.0 91.0 91.0 159.0 229.0 169.0 114.0 218.0 268.0 268.0 270.0 193.0 3809.0 270.0 158.7

COLMITO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLMITO_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLMITO_GNA 17.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.1 34.5 30.5 2.3 131.7 34.5 5.5

ACONCAGUA_GOGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONCON_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LIPIGASCONCON_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PLACILLA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTAY_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELTOTORAL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAGVERDE-TV_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAGVERDE-TG_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUINTERO-1_GNL 108.0 108.0 95.0 76.0 86.0 75.0 79.0 107.0 91.0 81.0 77.0 72.0 0.0 79.0 83.0 86.0 80.0 74.0 71.0 73.0 101.0 108.0 107.0 109.0 2026.0 109.0 84.4

QUINTERO-1_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.0 91.0 3.8

QUINTERO-2_GNL 14.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 14.0 0.6

QUINTERO-2_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-1_GAS 321.0 321.0 321.0 321.0 321.0 322.0 0.0 322.0 321.0 322.0 322.0 322.0 0.0 318.0 317.0 316.0 314.0 314.0 316.0 316.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5747.0 322.0 239.5

NEHUENCO-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 322.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 319.0 320.0 321.0 322.0 1924.0 322.0 80.2

NEHUENCO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-2_GAS 376.0 376.0 0.0 376.0 377.0 377.0 0.0 373.0 326.0 326.0 335.0 300.0 311.0 339.0 348.0 350.0 338.0 324.0 311.0 0.0 353.0 0.0 0.0 0.0 6216.0 377.0 259.0

NEHUENCO-2_GNL 0.0 0.0 378.0 0.0 0.0 0.0 378.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 335.0 0.0 361.0 376.0 377.0 2205.0 378.0 91.9

NEHUENCO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEHUENCO-9B_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-1_GNL 0.0 0.0 353.9 0.0 353.9 0.0 0.0 354.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 354.4 354.6 1771.5 354.8 73.8

SANISIDRO-1_GAS 354.4 354.4 0.0 354.2 0.0 353.9 354.6 0.0 209.1 262.0 240.1 214.8 215.1 244.0 247.8 263.4 281.7 226.7 181.9 264.2 310.0 340.9 0.0 0.0 5273.1 354.6 219.7

SANISIDRO-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANISIDRO-2_GNL 0.0 0.0 376.0 0.0 364.4 0.0 0.0 369.4 0.0 0.0 0.0 162.5 162.6 0.0 0.0 0.0 0.0 163.7 0.0 0.0 0.0 0.0 369.6 363.1 2331.4 376.0 97.1

SANISIDRO-2_GAS 369.4 369.5 0.0 370.5 0.0 376.6 369.5 0.0 184.5 162.8 162.4 0.0 0.0 162.7 163.0 163.4 163.7 0.0 161.0 225.7 369.5 370.1 0.0 0.0 4144.2 376.6 172.7

SANISIDRO-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASVEGAS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSVIENTOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.0 46.0 46.0 1.9

LOMALOSCOLORADOS-1_BIOGAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS 12.0 12.5 12.4 12.5 12.7 12.6 11.8 7.2 7.0 7.1 4.1 4.2 4.5 7.3 7.1 7.1 7.2 7.0 7.3 10.8 11.8 12.6 12.4 9.4 220.6 12.7 9.2

NUEVA RENCA CC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_GN 321.0 318.0 326.0 319.0 328.0 326.0 325.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 246.0 0.0 262.0 0.0 0.0 247.0 0.0 257.0 0.0 317.0 319.0 320.0 4231.0 328.0 176.3

NUEVARENCA_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 309.0 246.0 254.0 253.0 234.0 0.0 256.0 0.0 267.0 264.0 0.0 239.0 0.0 312.0 0.0 0.0 0.0 2634.0 312.0 109.8

NUEVARENCA_FA1_GLP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_FA1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVARENCA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RENCA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RENCA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ETERSOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAMARTA_COGEN 7.6 6.6 6.3 6.2 6.3 6.3 6.8 4.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7 1.5 1.5 2.1 6.5 6.3 6.0 6.3 94.4 7.6 3.9

CMPCCORDILLERA_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LEPANTO_BIOGAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-TER-AGGREKO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CMPCTISSUE_COGEN 0.7 0.7 0.5 0.4 0.8 0.6 1.6 1.7 0.9 0.7 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.6 0.6 1.4 1.5 1.5 1.6 1.3 1.4 1.2 24.7 1.7 1.0

PMGD-CAMPING-DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-1 91.0 32.0 0.0 0.0 0.0 62.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 95.0 0.0 0.0 29.0 406.0 95.0 16.9

CANDELARIA-2 95.0 103.0 106.0 99.0 104.0 102.0 104.0 90.0 100.0 71.0 87.0 65.0 66.0 105.0 111.0 109.0 84.0 98.0 99.0 100.0 98.0 0.0 0.0 0.0 1996.0 111.0 83.2

CANDELARIA-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 110.0 113.0 0.0 223.0 113.0 9.3

CANDELARIA-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.0 116.0 118.0 347.0 118.0 14.5

CANDELARIA-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CANDELARIA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EPACIFICO_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 14.3 14.1 13.8 14.4 14.6 14.1 14.0 14.2 14.6 14.8 14.8 14.8 14.3 14.1 14.3 14.4 14.8 12.5 15.1 277.0 15.1 11.5

SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLIHUES_HFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COLIHUES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-DS1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-DS2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ESPERANZA-TG1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TENO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TENO_GAS_50 15.0 4.5 0.0 0.0 0.0 30.1 25.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.6 37.5 38.4 4.5 187.1 38.4 7.8

CEMENTOSBIOBIO_FO6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CEMENTOSBIOBIO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LICANTEN_COGEN 4.1 4.2 4.1 3.2 3.8 4.1 2.9 3.5 1.3 1.2 1.7 1.5 1.5 1.4 1.6 1.4 1.4 1.2 1.4 1.8 1.9 3.9 4.2 4.2 61.6 4.2 2.6



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

VINALES_COGEN 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 24.4 11.7 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.1 10.0 11.2 24.5 26.5 25.7 24.9 415.0 26.5 17.3

MAULE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PINARES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONSTITUCION-1-ELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONSTITUCION-2-ELEK 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CELCO_COGEN 1.4 1.2 1.2 1.0 0.9 0.9 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.0 1.0 0.4 0.8 1.2 1.5 1.2 1.2 1.6 1.6 1.4 1.3 1.3 27.8 1.6 1.2

SAN-JAVIER-1-DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SAN-JAVIER-2-DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

RASOPOWER_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LINARES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANGREGORIO_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CHILLAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COGEN-PMGD-LOMAS-COLORADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-1_COGEN 5.1 5.0 5.1 5.2 5.4 5.4 5.1 5.3 5.2 5.4 5.3 5.1 5.1 4.8 4.7 4.8 4.8 4.7 6.0 6.2 6.3 6.5 6.5 5.5 128.5 6.5 5.4

NUEVAALDEA-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NUEVAALDEA-3_COGEN 39.7 39.3 40.4 40.7 41.3 40.2 40.6 40.8 40.9 40.2 39.2 40.0 36.4 33.0 32.8 32.8 35.2 34.3 33.4 33.6 37.4 39.9 39.6 38.2 909.8 41.3 37.9

LAJAEVE 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 3.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 93.0 6.0 3.9

MASISA_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-1_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-2_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-3_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-1_GNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-2_GNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-3_GNA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-1_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-3_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

YUNGAY-4_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTALIDIA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAFE_COGEN 57.3 54.7 52.8 53.0 55.6 58.3 54.2 58.6 61.6 58.6 64.9 67.6 64.0 63.8 63.2 67.8 66.8 65.6 57.9 56.8 53.8 57.3 58.4 51.7 1424.3 67.8 59.3

CMPCLAJA_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 4.4 2.0 7.3 7.3 10.7 5.6 1.1 4.7 43.2 10.7 1.8

CMPCPACIFICO_COGEN 23.6 24.1 24.0 24.6 24.6 26.5 28.2 27.6 24.2 26.3 27.6 26.0 24.9 27.5 28.5 28.4 28.1 28.3 29.3 29.4 29.9 27.4 29.1 29.4 647.5 29.9 27.0

PMGD-CMPCSANTAFE_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSPINOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSGUINDOS_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSGUINDOS_2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHOLGUAN_COGEN 10.5 10.7 10.0 10.5 10.0 9.9 9.5 9.6 7.5 7.3 7.3 7.1 6.7 8.8 6.8 7.5 8.0 8.0 8.4 9.6 11.9 11.0 10.9 10.3 217.7 11.9 9.1

NEWEN_PROPANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_BUTANO           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_GAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

NEWEN_PRO_ BUT 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PETROPOWER_PET 48.0 48.0 47.5 46.5 48.0 47.5 48.5 48.0 48.0 48.0 47.5 47.5 47.0 48.5 48.0 48.5 48.0 48.0 47.0 48.0 49.5 49.5 49.5 49.5 1154.0 49.5 48.1

ESCUADRON_COGEN 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.5 5.4 4.8 4.9 5.8 6.0 6.0 6.0 5.4 5.2 2.5 2.6 5.0 6.8 6.8 7.0 6.9 143.3 7.1 6.0

SANTAMARIA_CAR 367.0 366.0 367.0 366.0 365.0 367.0 366.0 364.0 295.0 199.0 184.0 186.0 186.0 187.0 185.0 186.0 187.0 187.0 210.0 283.0 363.0 366.0 365.0 366.0 6863.0 367.0 286.0

CORONEL_GN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORONEL_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CORONEL_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BOCAMINA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BOCAMINA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HORCONES_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ARAUCO_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAUTARO-1_COGEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LAUTARO-2_COGEN 20.1 19.9 20.2 20.3 20.0 19.9 19.6 20.2 20.5 16.4 15.8 16.5 15.9 15.9 15.8 17.1 16.4 16.2 17.5 16.7 17.9 20.0 19.5 20.0 438.2 20.5 18.3

VALDIVIA_COGEN 11.3 11.4 11.0 7.9 11.6 13.1 14.8 11.9 14.7 15.9 4.1 3.1 16.5 28.2 28.8 20.3 10.0 17.2 18.0 15.7 9.7 16.7 11.5 8.4 331.6 28.8 13.8

ANTILHUE-TG1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANTILHUE-TG2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CALLECALLE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHUYACA_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRAPEN_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 20.5 54.9 60.6 61.5 61.8 75.5 75.4 59.0 18.6 11.6 0.0 0.0 0.0 0.0 511.4 75.5 21.3

ALMENDRADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRINCAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 12.9 12.0 11.5 11.3 11.1 10.8 10.8 10.8 10.8 8.9 0.0 0.0 0.0 0.0 119.0 12.9 5.0

CALFUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DEGAN2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DEGAN-NAVE1+2_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DEGAN-NAVE5_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILOE_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 7.8 8.1 7.7 7.7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 76.7 8.1 3.2

MONTEPATRIA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PUNITAQUI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELMOLLE 1.4 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 0.5 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 28.3 1.4 1.2

PMGD-DAGOBERTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-RAMADILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIOCRUZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.1 0.4 3.0 2.1 0.1

TOMAVAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.3 0.2 1.9 1.3 0.1

PMGD-CONCHALI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CORTES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DONAJAVIERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0

PMGD-ERMITANO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-SEPULTURA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LAS-QUEMAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.3 9.0 2.6

CASABLANCA-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CASABLANCA-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TAPIHUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURAUMA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-TER-CENTRAL-DE-RESPALDO-EGIDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-AGNI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DEUCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0



RESUMEN DIARIO DE OPERACION DEL SEN

05-01-2023 05-01-2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOT.DIA DMAX. DMED.

    MWh MWh/h MWh/h

PMGD-CHORRILLOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TREBALMAPOCHO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELNOGAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PMGD-JAVIERA-CARRERA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.7 1.7 5.2 4.7 4.4 5.1 6.5 8.3 7.3 5.9 4.2 2.4 0.5 0.0 0.0 0.0 57.0 8.3 2.4

ESTANCILLA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-COPIULEMU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.3 0.2 0.3 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.5 0.1

PFV-PMGD-BERLIOZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ELCAMPESINO1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-MIMBRE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SANTAIRENE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LASPAMPAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TAMM 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-YUMBEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURICO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILE_GEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ORAFTI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ZAPALLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ENERGIA BIOBIO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

COELEMU 3.3 3.1 3.1 2.6 2.8 2.8 2.8 2.9 2.5 2.1 2.4 2.2 2.4 2.4 2.6 2.8 2.7 2.2 2.0 2.1 2.9 2.8 3.3 3.3 64.3 3.3 2.7

CAÑETE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TRONGOL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LEBU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

TIRUA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CONTULMO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LOSALAMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

JCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

HBS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 0.4 1.5 0.8 0.1

HBS_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ANCALI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

QUITRALMAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PICOLTUE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-BOLDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PFV-PMGD-AVEL-SOLAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 4.5 7.4 6.9 8.0 8.2 8.1 8.4 8.4 7.9 8.3 7.8 4.9 1.2 0.0 0.0 0.0 91.6 8.4 3.8

PMGD-LOSSAUCES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOSSAUCES-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-MALLECO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHUFKEN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CURACAUTIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LONQUIMAY 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

EAGON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-TER-LOUSIANA-PACIFIC-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LPLAUTARO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-AROMOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LPPANGUIPULLI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

REY_DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SOUTHERN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

WATTS-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

WATTS-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SKRETTINGOSORNO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-TAMBORES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CHIFIN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-LOS-NEGROS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CAMPESINA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-RAPACO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-GAMI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CIRUELILO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-CALAFATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-ALERCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MULTIEXPORT-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

MULTIEXPORT-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-BLUEGATE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-RIO-AZUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DIESEL-CEREZO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PMGD-DON-PEDRO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ELCANELO-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

SKRETTING 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

DANISCO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

BIOMAR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

PIEDRAS-NEGRAS 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 66.8 2.8 2.8

SALMOFOOD-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHANGOS->CUMBRES C1 -457.7 -504.6 -596.8 -500.1 -499.3 -438.6 -406.2 -355.9 -95.0 11.2 100.1 121.5 118.9 121.1 143.4 146.2 142.3 91.9 107.3 89.8 14.3 -63.4 -175.9 -305.1 -3190.7 146.2 -132.9

CHANGOS->CUMBRES C2 -457.2 -503.9 -297.6 -499.4 -498.5 -438.3 -406.0 -356.0 -96.4 9.3 97.9 119.0 116.4 118.7 140.9 143.7 139.8 89.5 104.9 87.4 12.0 -65.4 -177.4 -305.6 -2922.0 143.7 -121.8

CUMBRES->CHANGOS C1 473.5 521.9 617.2 517.3 516.4 453.9 420.5 369.2 103.4 -4.1 -93.0 -113.9 -111.0 -113.1 -135.1 -137.9 -134.0 -83.9 -99.1 -81.5 -5.9 71.9 185.0 316.4 3454.1 617.2 143.9

CUMBRES->CHANGOS C2 471.8 520.2 615.4 515.5 514.6 452.1 418.8 367.3 101.6 -5.9 -94.8 -115.6 -112.6 -114.7 -136.8 -139.5 -135.6 -85.5 -100.8 -83.1 -7.2 70.7 183.7 314.8 3414.5 615.4 142.3

TOTAL HORA. 7815.3 7479.1 7430.4 7021.7 6919.5 6849.4 6927.0 7040.8 7079.8 7350.9 7309.3 7476.4 7598.3 7753.6 7882.8 7969.1 7844.7 7694.6 7380.4 7281.1 7338.8 7770.0 7944.2 7803.3 178,960        

TOTAL HORA. SING 1592 1491 1245 1443 1501 1655 1773 1786 2245 2525 2686 2743 2744 2759 2805 2829 2830 2741 2786 2779 2674 2605 2368 2075 54,679          

TOTAL SEN 9407 8970 8675 8464 8420 8504 8700 8827 9325 9876 9995 10219 10342 10513 10688 10798 10674 10436 10166 10060 10012 10375 10313 9878 233,639        

CONS. PROPIOS 185 184 183 183 185 185 185 194 193 194 192 192 184 192 183 194 194 184 194 186 195 185 185 186 4,517            

CONS. PROPIOS SING 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 106 111 111 111 111 111 111 111 111 2,518            

FLUJO CHANGOS->CUMBRES -930 -1025 -1063 -1016 -1014 -891 -826 -724 -198 15 193 235 229 234 278 284 276 175 206 171 20 -136 -361 -621 (6,491)          

PERDIDAS APROX. 205 180 175 156 151 154 161 172 204 233 242 255 263 273 286 292 282 266 247 239 232 251 247 222 5,390            

PERDIDAS APROX. SING 79 78 51 71 78 83 90 78 69 77 75 77 78 80 80 82 82 84 86 90 97 110 108 103 1,988            

DEMANDA APROX. 6496 6090 6008 5666 5569 5619 5755 5951 6484 6940 7068 7264 7381 7522 7692 7768 7645 7419 7146 7028 6931 7198 7151 6774 162,563        

DEMANDA APROX. SING 2341 2337 2155 2287 2335 2362 2407 2331 2273 2330 2316 2329 2335 2344 2346 2357 2361 2371 2383 2406 2446 2520 2510 2481 56,662          

HORA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DMAX   : 7969.1 7969



ANEXO Nº3

Detalle del Movimiento de Centrales e Informe Diario del CDC correspondientes al día 

05 de enero de 2023



05-01-2023 SS.CC.

Hora Movi. Equipo / Central-Unidad Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

00:00 - CDC - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - - -
00:00 - RAPEL RAPEL - - - - - RE  Se declara en condición de Agotamiento - A - ENEL GENERACION -

00:00 - COLBUN COLBUN - - - - - RE  Se declara en condición de Agotamiento - A - COLBUN -

00:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A - - IL 2022001497 ENEL GENERACION -

00:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A - - IL 2022001909 ENEL GENERACION -

00:00 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_C a GN_A - - IL 2022001852 COLBUN -

00:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_C a GN_A - - IL 2022002172 COLBUN -

00:00 - TENOGAS TENOGAS_GLP MT N LC PS - OM Por cambio en política de precios - - - ENLASA -

00:00 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A MT N LC MT - OM Por cambio en política de precios - - - COLBUN - MT

00:00 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR MT RO - MT - OM Por cambio en política de precios - - IL 2022002414 RNE - MT

00:00 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR MT LF - MT PCP OM Por cambio en política de precios - -

IL 2022000802 - 

2022002043 - 

2022002415

RNE - MT

00:01 - CDC - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - -

00:01 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv PC RO - PC - RE - - - IL 2022002160 COLBUN - PC

00:02 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_E MT RO LC PS - OM - - -
SD 2022117772 - IL 

2022002241
ENEL GENERACION -

00:06 - TENOGAS TENOGAS_GLP DN DLC FS - OM - - - ENLASA -

00:13 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_E - DF LC FS - SIF - - -
IL 2022001285 - 

IF2023000026
ENEL GENERACION -

00:16 - QUINTERO-2 QUINTERO-2_GNL_E - DP DLC FS - OT - - -
SD 2022117772 - IL 

2022002241
ENEL GENERACION -

00:22 - ATACAMA-2TG2B ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E MT LF LC PMT PCP OM F/S TV1C por falla, según IF 2023000031 - - IL 2023000045 ENEL GENERACION - MT

00:22 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E MT LF LC PMT PCP OM F/S TV1C por falla, según IF 2023000031 - - IL 2023000045 ENEL GENERACION - MT

00:24 - COLMITO COLMITO_GN_A MT LF LC PS PCP OM Finaliza control Tx L-110 kV Quillota-San Pedro - - IL 2023000015 CARDONES -

00:28 - ATACAMA-2TG2B ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E - DF DLC FS - SDCF F/S TG2B - - SDCF 2023001076 ENEL GENERACION - MT

00:30 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E MT LF LC PS PCP OM - - IL 2023000045 ENEL GENERACION - MT

00:32 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022001546 AES ANDES - PC

00:32 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022002414 RNE - MT

00:32 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022000639 AES ANDES - PC

00:32 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR PC LF - PC PCP OM - - -

IL 2022000802 - 

2022002043 - 

2022002415

RNE - MT

00:32 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GN_A PC N LC PC - OM - - - - COLBUN - PC

00:32 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR PC RO - PC - OM - - - 2022002416 RNE -

00:32 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C PC N LC PC - OM - - - - ENGIE - PC

00:32 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A PC N LC PC - OM - - - - COLBUN - PC

00:32 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR PC N - PC - OM - - - - AES ANDES -

00:32 - TENOGAS TENOGAS_GLP - DN DLC PP - OM - - - - ENLASA -

00:32 - TENOGAS TENOGAS_GLP PC N LC PC - OM - - - - ENLASA - PC

00:32 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR PC N - PC - OM - - - - ENGIE - PC

00:32 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR PC RO LC PC - OM - - - IL2022002359 AES ANDES -

00:33 - COLMITO COLMITO_GN_A - DLF DLC FS PCP OM - - - IL 2023000015 CARDONES -

00:42 - ATACAMA-2TG2AB ATACAMA-2TG2AB_TG2A+TG2B+TV2_GNL_E 0 DN DLC FS - OM Cancela IL 2023000045 - - - ENEL GENERACION -

00:48 - ATACAMA-2TG2A ATACAMA-2TG2A_TG2A_GNL_E DN DLC FS - OM - - ENEL GENERACION -

00:54 - PANGUE-2 RALCO_sinv MT RO - MT - RE - - - IL 2021002146 ENEL GENERACION - MT

00:54 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR - DN - PP - OM Con SSCC. - N - COLBUN -

00:55 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv - DRO - PP - RE Con SSCC. - - IL 2022002160 COLBUN -

01:00 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR - N - MT - OM Con SSCC. - N - COLBUN -

01:00 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT RO - MT - RE Con SSCC. - - IL 2022002160 COLBUN -

01:03 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR MT RO LC MT - OM - - - IL2022002359 AES ANDES -

01:03 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR MT N - MT - OM - - - - ENGIE - PC

01:03 - TENOGAS TENOGAS_GLP MT N LC PS - OM - - - - ENLASA - PC

01:03 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR MT N - MT - OM - - - - AES ANDES -

01:03 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - PC

01:05 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv 0 DRO - FS - RE - - - IL 2022002160 COLBUN -

01:09 - TENOGAS TENOGAS_GLP - DN DLC FS - OM - - - - ENLASA - PC

01:20 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A MT N LC PS - OM - - - - COLBUN - PC

01:27 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C MT N LC MT - OM - - - - ENGIE - PC

01:27 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR MT RO - MT OM - - - 2022002416 RNE -

01:27 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GN_A MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - PC

01:27 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR MT LF - MT PCP OM - - -

IL 2022000802 - 

2022002043 - 

2022002415

RNE - MT

01:27 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 2022000639 AES ANDES - PC

01:27 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 20222002414 RNE - MT

01:27 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 2022001546 AES ANDES - MT

01:27 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR 150 RO - CI - OM - - - IL 2022000696 AES ANDES -

01:27 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A - DN DLC FS - OM - - - - COLBUN - PC

01:37 - PANGUE-2 RALCO_sinv 0 DRO - FS - RE - - - IL 2021002146 ENEL GENERACION -

02:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_E - - IL 2022001497 ENEL GENERACION -

02:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_E - - IL 2022001909 ENEL GENERACION -

02:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_C - - IL 2022002172 COLBUN -

02:50 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022000696 AES ANDES -

02:50 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022001546 AES ANDES - MT

02:57 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 20222002414 RNE - MT

02:57 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022000639 AES ANDES - PC

02:57 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR PC LF - PC PCP OM - - -

IL 2022000802 - 

2022002043 - 

2022002415

RNE - MT

02:57 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GN_A PC N LC PC - OM - - - - COLBUN - PC

02:57 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR PC RO - PC OM - - - 2022002416 RNE -

02:57 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C PC N LC PC - OM - - - - ENGIE - PC

03:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A - - IL 2022001497 ENEL GENERACION -

03:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A - - IL 2022001909 ENEL GENERACION -

03:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A - - IL 2022002172 COLBUN -

03:01 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv PC RO - PC - RE - - - IL 2022002160 COLBUN - PC

03:05 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv 0 DRO - FS - RE - - - IL 2022002160 COLBUN -

03:15 - RALCO-2 RALCO_sinv MT RO - PS - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

03:17 - RALCO-2 RALCO_sinv - DRO - FS - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

03:25 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - PS - OM - - N - ENEL GENERACION -

03:28 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE - DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

04:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_E - - IL 2022001497 ENEL GENERACION -

04:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_E - - IL 2022001909 ENEL GENERACION -

04:01 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C MT N LC MT - OM - - - - ENGIE - PC

04:01 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR MT RO - MT OM - - - 2022002416 RNE -

04:01 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GN_A MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - PC

04:01 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR MT LF - MT PCP OM - - -

IL 2022000802 - 

2022002043 - 

2022002415

RNE - MT

04:01 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 2022000639 AES ANDES - PC

04:01 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 20222002414 RNE - MT

04:01 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 2022001546 AES ANDES - MT

04:01 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR 200 RO - CI - OM - - - IL 2022000696 AES ANDES -

04:22 - EPACIFICO EPACIFICO_COGEN PC RO - PC PCP OM Cancela IF 2023000064. - - IL 2022002169 ENERGIA PACIFICO -

04:23 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022000696 AES ANDES -

04:23 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR 200 RO - CI - OM - - - IL 2022001546 AES ANDES - MT

04:25 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022001546 AES ANDES - MT

04:25 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 20222002414 RNE - MT

04:25 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022000639 AES ANDES - PC

04:25 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR PC LF - PC PCP OM - - -

IL 2022000802 - 

2022002043 - 

2022002415

RNE - MT

04:25 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GN_A PC N LC PC - OM - - - - COLBUN - PC

04:25 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR PC RO - PC OM - - - 2022002416 RNE -

04:25 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C PC N LC PC - OM - - - - ENGIE - PC

05:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A - - IL 2022001497 ENEL GENERACION -

05:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A - - IL 2022001909 ENEL GENERACION -

05:01 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A - DN DLC PP - OM - - - - COLBUN -

05:02 - TENOGAS TENOGAS_GLP - DN DLC PP - OM - - - - ENLASA -

05:04 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv - DRO - PP - OT Despachada para bajar cota de acuerdo a IL - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

05:04 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv - DRO - PP - OT Despachada para bajar cota de acuerdo a IL - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

05:04 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv - DRO - PP - OT Despachada para bajar cota de acuerdo a IL - N IL2022002173 ENEL GENERACION -



05-01-2023 SS.CC.

Hora Movi. Equipo / Central-Unidad Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

00:00 - CDC - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - - -

05:04 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR PC N - PC - OM - - - - AES ANDES -

05:05 - TENOGAS TENOGAS_GLP PC N LC PC - OM - - - - ENLASA -

05:11 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OT Despachada para bajar cota de acuerdo a IL - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

05:14 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OT Despachada para bajar cota de acuerdo a IL - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

05:18 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OT Despachada para bajar cota de acuerdo a IL - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

05:20 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A - N LC PMT - OM - - - - COLBUN -

05:20 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR PC N - PC - OM - - - - ENGIE - PC

05:20 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR PC RO LC PC - OM - - - IL2022002359 AES ANDES -

05:25 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A PC N LC PC - OM En MT estable y sube a PC - - - COLBUN -

05:30 - CMPCPACIFICO CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

05:30 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR PC N LC PC - OM - - - - AES ANDES - PC

05:42 - COLMITO COLMITO_GN_A - DLF DLC PP PCP OM - - - IL 2023000015 CARDONES -

05:51 - RALCO-2 RALCO_sinv - DRO - PP - OM Con SSCC. - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

05:58 - RALCO-2 RALCO_sinv - RO - MT - OM Con SSCC. - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

06:00 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_C - - IL 2022001852 COLBUN -

06:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_C - - IL 2022002172 COLBUN -

06:01 - COLMITO COLMITO_GN_A - LF LC PMT PCP OM - - - IL 2023000015 CARDONES -

06:07 - COLMITO COLMITO_GN_A PC LF LC PC PCP OM En MT estable y sube a PC - - IL 2023000015 CARDONES -

06:07 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OM - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

06:07 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OM - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

06:07 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OM - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

06:33 - PANGUE-1 RALCO_sinv MT RO - MT MTP RE - - -

IL 2021002293 - 

2022002146 - 

2022002342

ENEL GENERACION -

06:38 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv - RO - PS - OM - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

06:38 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv - RO - PS - OM - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

06:38 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv - RO - PS - OM - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

06:38 - COLMITO COLMITO_GN_A MT LF LC PS PCP OM - - - IL 2023000015 CARDONES -

06:38 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR MT N LC MT - OM - - - - AES ANDES - PC

06:38 - CMPCPACIFICO CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

06:38 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR MT RO LC MT - OM - - - IL2022002359 AES ANDES -

06:38 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR MT N - MT - OM - - - - ENGIE - PC

06:38 - TENOGAS TENOGAS_GLP MT N LC PS - OM - - - - ENLASA -

06:38 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR MT N - MT - OM - - - - AES ANDES -

06:38 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A - N LC PS - OM - - - - COLBUN -

06:43 - TENOGAS TENOGAS_GLP - DN DLC FS - OM - - - - ENLASA -

06:45 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv - DRO - FS - OM - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

06:48 - COLMITO COLMITO_GN_A - DLF DLC FS PCP OM - - - IL 2023000015 CARDONES -

06:50 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv - DRO - FS - OM - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

06:51 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv - DRO - PP - RE - - - IL 2022002160 COLBUN -

06:51 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE - DN - PP - OM Con SSCC. - N - ENEL GENERACION -

06:51 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR - DN - PP - OM Con SSCC. - N - COLBUN -

06:53 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv - DRO - FS - OT - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

06:54 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A - DN DLC FS - OM - - - - COLBUN -

06:58 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv PC RO - PC - RE Con SSCC. - - IL 2022002160 COLBUN -

06:58 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR - N - MT - OM - - N - COLBUN -

07:00 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A PC RO PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_A - - IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA -

07:00 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE - N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION -

07:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_E - - IL 2022001497 ENEL GENERACION -

07:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_E - - IL 2022001909 ENEL GENERACION -

07:00 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_C a GN_A - - IL 2022001852 COLBUN -

07:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_C a GN_A - - IL 2022002172 COLBUN -

07:24 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C MT N LC MT - OM - - - - ENGIE - PC

07:24 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR MT RO - MT OM - - - 2022002416 RNE -

07:24 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GN_A MT N LC MT - OM - - - - COLBUN - PC

07:24 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR MT LF - MT PCP OM - - -

IL 2022000802 - 

2022002043 - 

2022002415

RNE - MT

07:24 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 2022000639 AES ANDES - PC

07:24 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 20222002414 RNE - MT

07:24 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 2022001546 AES ANDES - MT

07:40 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 2022000696 AES ANDES - MT

07:40 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_E MT RO LC PS - OM - - -
IL 2022001285 - IL 

2022001458
ENEL GENERACION -

07:40 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_E MT N LC MT - OM Más SSCC - - IL 2022002241 ENEL GENERACION - MT

07:40 - ATACAMA-1TG1AB ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E MT RO LC MT - OM - - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION - MT

07:40 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A MT RO LC MT - OM - - - IL 2022001852 COLBUN - MT

07:40 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A MT RO LC MT - OM - - - IL 2022002172 COLBUN - MT

07:40 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A MT RO MT - OM - - - IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA - MT

07:40 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E MT RO LC MT - OM - - - IL 2022001497 ENEL GENERACION - MT

07:40 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E MT RO LC MT - OM - - - IL 2022001909 ENEL GENERACION - MT

07:40 - SANTAMARIA SANTAMARIA_CAR MT N - MT - OM - - - - COLBUN - MT

07:40 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN MT N - MT - OM - - - - AES ANDES - MT

07:40 - CHOLGUAN CHOLGUAN_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - ARAUCO - MT

07:40 - SANTAFE SANTAFE_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - SANTA FE - MT

07:40 - ARAUCO ARAUCO_COGEN MT LF - MT PCP OM - - - IL 2022002009 ARAUCO - MT

07:40 - LAUTARO-2 LAUTARO-2_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - COMASA - MT

07:40 - CELCO CELCO_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - ARAUCO - PC

07:40 - SANTAMARTA SANTAMARTA_COGEN MT N - MT - OM - - - - SANTA MARTA - MT

07:40 - ESCUADRON ESCUADRON_COGEN MT LF - MT PCP OM - - - IL 2022002025 ESCUADRON - MT

07:40 - LOMALOSCOLORADOS-2 LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS MT N - MT - OM - - - - KDM - MT

07:40 - ENAPBIOBIO_COGEN ENAPBIOBIO_COGEN MT N - MT - OM - - - - ENAP BIOBIO - MT

07:40 - LICANTEN LICANTEN_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - ARAUCO - MT

07:40 - VINALES VINALES_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - ARAUCO - MT

07:40 - VALDIVIA VALDIVIA_BL1_COGEN_EUCA MT N - MT - OM - - - - ARAUCO - MT

07:40 - NUEVAALDEA NUEVAALDEA_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - ARAUCO - MT

07:40 - LAJAEVE-2 LAJAEVE-2_COGEN MT N - MT - OM - - - - AES ANDES - MT

07:40 - CMPCPACIFICO CMPCPACIFICO_BL1_COGEN MT N - MT - OM - - - - SANTA FE - MT

07:40 - CMPCLAJA CMPCLAJA_BL1_COGEN MT LF - MT PCP OM Limitada a 0 MW - - IL2022002349 SANTA FE - MT

07:40 -
CERROPABELLON-

G1A_GEO
CERROPABELLON-G1A_GEO MT RO - MT - OM - - - IL 2022002380 ENEL GREEN POWER - -

07:40 -
CERROPABELLON-

G2A_GEO
CERROPABELLON-G2A_GEO MT RO - MT - OM - - - IL 2022002380 ENEL GREEN POWER - -

07:40 - CS-CERRODOMINADOR CS-CERRODOMINADOR MT RO - MT - OM - - - IL 2022001988 ENOR CHILE - -

07:40 - PFV-CAMPOS DEL SOL PFV-CAMPOS DEL SOL 40 P - EP - EP - - - SI 2022116364 ENEL GREEN POWER - -

07:40 - PFV-DOMEYKO PFV-DOMEYKO 10 P - EP - EP - - - SI 2022116363 ENEL GREEN POWER - -

07:40 - PFV-VALLE DEL SOL PFV-VALLE DEL SOL 10 P - EP - EP - - - SI 2022116371 ENEL GREEN POWER - -

07:40 - PFV-GUANCHOI PFV-GUANCHOI 10 P - EP - EP - - - SI 2022116361 ENEL GREEN POWER - -

07:40 - PFV-COYA PFV-COYA 70 P - EP - EP - - - SI 2022117178 ENGIE RENOVABLE - -

07:40 - PE-CAMPO LINDO PE-CAMPO LINDO PC P - EP - EP No baja por pruebas - - SI  2022115239 AES ANDES - -

07:40 - PE-RENAICO II PE-RENAICO II FS P - EP - EP - - - SI 2022116372 ENEL GREEN POWER - -

07:40 - PE-PUELCHE SUR PE-PUELCHE SUR 16 P - EP - EP - - - SI 2022117239 ENOR CHILE - -

07:50 CDC Inicio Ctx L-66 kV Linares - Chacahuín - - - - - - Inicio Ctx L-66 kV Linares - Chacahuín - - CDC

07:51 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_E - DRO DLC FS - OM - - -
IL 2022001285 - IL 

2022001458
ENEL GENERACION -

07:55 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR - DN - PP - OM Por SSCC - N - COLBUN -

07:55 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT RO - MT - RE - - - IL 2022002160 COLBUN - MT

08:00 - RALCO-1 RALCO_sinv MT RO - PS - OM Finaliza SSCC y se retira. - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

08:00 - RALCO-2 RALCO_sinv MT RO - MT - OM Finaliza SSCC - N IL 2020001251 ENEL GENERACION - MT

08:00 - ATACAMA-1TG1AB ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E MT RO LC PS - OM A programa. - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION -

08:00 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR MT N - MT - OM Sincronizada, más SSCC - N - COLBUN -

08:00 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_A MT N LC MT - OM Cambio de Combustible De GNL_C a GNL_A - - - ENGIE - MT

08:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A MT RO LC MT - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A - - IL 2022001497 ENEL GENERACION -

08:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A MT RO LC MT - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A - - IL 2022001909 ENEL GENERACION -

08:03 - RALCO-1 RALCO_sinv 0 DRO - FS - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

08:21 - ATACAMA-1TG1A ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E MT RO LC PS - OM Desacoplada TG1B - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION -

08:21 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E MT RO LC PS - OM - - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION -

08:24 - RALCO-2 RALCO_sinv MT RO - PS - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION - MT

08:26 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_TG1B_GNL_E 0 DRO DLC FS - OM - - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION -

08:27 - RALCO-2 RALCO_sinv 0 DRO - FS - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION - MT

08:38 - ATACAMA-1TG1A ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E MT RO LC PS - OM Componente TV F/S. - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION -



05-01-2023 SS.CC.

Hora Movi. Equipo / Central-Unidad Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

00:00 - CDC - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - - -

08:42 - PANGUE-1 RALCO_sinv MT RO - MT MTP RE Baja a 20 MW. - -

IL 2021002293 - 

2022002146 - 

2022002342

ENEL GENERACION - MT

08:45 - ATACAMA-1TG1A ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E 0 DRO DLC FS - OM Componente TG F/S. - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION -

08:45 - CDC Inicio Prorrata Generalizada, costo SEN 0 -200 - - - - - Inicio Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -200 - - - -

08:45 - PE-SANGABRIEL PE-SANGABRIEL 1 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

08:45 - PFV-ALMEYDA PFV-ALMEYDA 41 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

08:45 - PFV-ELROMERO PFV-ELROMERO 46 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

08:45 - PFV-USYA PFV-USYA 11 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

08:45 - PFV-MALGARIDA PFV-MALGARIDA 147 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

08:45 - PE-LOSCURUROS PE-LOSCURUROS 21 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - AES ANDES

08:45 - PFV-ANDES PFV-ANDES 16 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - AES ANDES

08:45 - PFV-ANDES2A PFV-ANDES2A 47 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - AES ANDES

08:45 - CONVENTOVIEJO CONVENTOVIEJO 5 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - BESALCO ENERGÍA

08:45 - QUILLECO QUILLECO 21 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - COLBUN

08:45 - RUCUE RUCUE 52 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - COLBUN

08:45 - PFV-DIEGOALMAGROSUR PFV-DIEGOALMAGROSUR 120 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - COLBUN

08:45 - CURILLINQUE CURILLINQUE 14 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GENERACION

08:45 - ISLA ISLA 17 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GENERACION

08:45 - LOMAALTA LOMAALTA 4 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GENERACION

08:45 - PILMAIQUEN PILMAIQUEN 18 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GENERACION

08:45 - PULLINQUE PULLINQUE 11 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GENERACION

08:45 - SAUZAL SAUZAL 65 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GENERACION

08:45 - PE-LOSBUENOSAIRES PE-LOSBUENOSAIRES 6 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PE-SIERRAGORDA PE-SIERRAGORDA 26 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PE-TALINAYORIENTE PE-TALINAYORIENTE 25 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PE-TALINAYPONIENTE PE-TALINAYPONIENTE 5 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PE-TALTAL PE-TALTAL 87 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PFV-CARRERAPINTO PFV-CARRERAPINTO 51 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PFV-CHANARES PFV-CHANARES 17 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PFV-DIEGODEALMAGRO PFV-DIEGODEALMAGRO 8 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PFV-FINISTERRAE PFV-FINISTERRAE 100 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PFV-LALACKAMA PFV-LALACKAMA 35 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PFV-LALACKAMA-2 PFV-LALACKAMA-2 12 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PFV-PAMPASOLARNORTE PFV-PAMPASOLARNORTE 41 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PFV-SOLDELILA PFV-SOLDELILA 100 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - PFV-AZABACHE PFV-AZABACHE 39 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

08:45 - MAMPIL MAMPIL 33 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENERGÍA LLAIMA

08:45 - PEUCHEN PEUCHEN 28 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENERGÍA LLAIMA

08:45 - PFV-SALVADOR PFV-SALVADOR 44 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENERGÍA LLAIMA

08:45 - PFV-SANANDRES PFV-SANANDRES 17 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENERGÍA LLAIMA

08:45 - PFV-CAPRICORNIO PFV-CAPRICORNIO 25 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENGIE GENERACION

08:45 - PE-MONTEREDONDO PE-MONTEREDONDO 12 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENGIE RENOVABLE

08:45 - PFV-LOSLOROS PFV-LOSLOROS 2 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENGIE RENOVABLE

08:45 - PFV-TAMAYA PFV-TAMAYA 72 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENGIE RENOVABLE

08:45 - PE-AURORA PE-AURORA 2 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PE-CABOLEONES-1 PE-CABOLEONES-1 26 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PE-CABOLEONES-2 PE-CABOLEONES-2 34 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PE-CABOLEONES-3 PE-CABOLEONES-3 11 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PE-ELARRAYAN PE-ELARRAYAN 14 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PE-SARCO PE-SARCO 14 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PE-LAESTRELLA PE-LAESTRELLA 8 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-BOLERO-1 PFV-BOLERO-1 82 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-CONEJO PFV-CONEJO 73 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-JAMA-1 PFV-JAMA-1 22 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-LAHUAYCA-2 PFV-LAHUAYCA-2 3 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-LLANODELLAMPOS PFV-LLANODELLAMPOS 61 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-MARIAELENA PFV-MARIAELENA 41 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-POZOALMONTE-2 PFV-POZOALMONTE-2 5 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-POZOALMONTE-3 PFV-POZOALMONTE-3 11 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-URIBESOLAR PFV-URIBESOLAR 10 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-SOLDELOSANDES PFV-SOLDELOSANDES 63 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-LACRUZSOLAR PFV-LACRUZSOLAR 34 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-NUEVOQUILLAGUA PFV-NUEVOQUILLAGUA 59 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-JAMA-2 PFV-JAMA-2 16 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-VALLE ESCONDIDO PFV-VALLE ESCONDIDO 69 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-PAMPA TIGRE PFV-PAMPA TIGRE 48 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

08:45 - PFV-DONACARMEN PFV-DONACARMEN 2 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE.

08:45 - PFV-SANPEDRO PFV-SANPEDRO 37 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE.

08:45 - PFV-SANTIAGOSOLAR PFV-SANTIAGOSOLAR 19 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - GENERADORA METROPOLITANA

08:45 - MARIPOSAS MARIPOSAS 2 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - HIDRO LIRCAY

08:45 - LIRCAY LIRCAY 16 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - HIDRO MAULE

08:45 - PE-SANJUAN PE-SANJUAN 19 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - LAP

08:45 - PE-PUNTASIERRA PE-PUNTASIERRA 23 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - PACIFIC HYDRO

08:45 - RENAICO RENAICO 4 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - POTENCIA

08:45 - PUNTILLA PUNTILLA 17 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - PUNTILLA

08:45 - RIOCOLORADO RIOCOLORADO 4 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RÍO COLORADO

08:45 - PE-ELMAITEN PE-ELMAITEN 0 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

08:45 - PE-MALLECOSUR PE-MALLECOSUR 11 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

08:45 - PE-MALLECONORTE PE-MALLECONORTE 14 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

08:45 - PFV-HUATACONDO PFV-HUATACONDO 30 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

08:45 - PFV-JAVIERA PFV-JAVIERA 43 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

08:45 - PFV-LAHUELLA PFV-LAHUELLA 31 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

08:45 - PFV-ATACAMASOLAR-2 PFV-ATACAMASOLAR-2 102 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

08:45 - PFV-SOLDELDESIERTO PFV-SOLDELDESIERTO 163 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

08:45 - PFV-QUILAPILUN PFV-QUILAPILUN 52 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

08:45 - RUCATAYO RUCATAYO 15 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RUCATAYO

08:45 - SANANDRES SANANDRES 42 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - SAN ANDRES

08:45 - PFV-GRANJA PFV-GRANJA 74 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - SIEMENS

08:45 - PFV-RIOESCONDIDO PFV-RIOESCONDIDO 104 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - SIEMENS

08:45 - PFV-LUZDELNORTE PFV-LUZDELNORTE 94 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - SUN POWER

08:45 - PFV-ELPELICANO PFV-ELPELICANO 61 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - SUN POWER

08:45 - PE-UCUQUER-2 PE-UCUQUER-2 1 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - UCUQUER

08:46 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv - DRO - PP - RE Por cambio de máquina - - IL 2022002160 COLBUN -

08:50 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv MT RO - MT - RE Sincronizada - - IL 2022002160 COLBUN -

08:50 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv MT RO - PS - RE - - - IL 2022002160 COLBUN -

08:52 - ANGOSTURA-2 RALCO_sinv 0 DRO - FS - RE - - - IL 2022002160 COLBUN -

08:55 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL - DLF DLC PP PCP OM -  Ctx L-220 kV Lastarria-Ciruelos - IL 2022002408 CRELL -

09:00 - COLBUN-1 COLBUN_vsign MT N - MT - OM Finaliza SSCC - A - COLBUN - MT

09:00 - COLBUN-2 COLBUN_vsign MT N - MT - OM Finaliza SSCC - A - COLBUN - MT

09:00 - VALDIVIA VALDIVIA_BL1+BL2+BL3_COGEN_EUCA PC N - PC - OM Inicio Ctx L-220 kV Lastarria-Ciruelos  Ctx L-220 kV Lastarria-Ciruelos - - ARAUCO -

09:00 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR PC N - PC - OM  Ctx L-220 kV Lastarria-Ciruelos N - COLBUN - PC

09:00 - ARAUCO ARAUCO_COGEN - DF - FS PCP SDCF - - -
IL 2022002009 - 

SDCF 2023001093
ARAUCO -

09:06 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR 60 PDO - EP - OM - - - IL 2022000639 AES ANDES - PC

09:10 - CDC Finaliza Prorrata Generalizada, costo SEN 0 - - - - - - Finaliza Prorrata Generalizada - - - - - PC

09:12 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv - DP - FS - OT - - N
IL2022002173 - SD 

2022117752
ENEL GENERACION -

09:12 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv - DP - FS - OT - - N
IL2022002173 - SD 

2022117757
ENEL GENERACION -

09:12 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv - DP - FS - OT - - N
IL2022002173 - SD 

2022117762
ENEL GENERACION -

09:13 - CDC
Inicio Prorrata LN 220 kV Paposo - Diego de 

Almagro
-30 - - - - - Inicio Prorrata LN 220 kV Paposo - Diego de Almagro / Monto Prorrata : -30 - - - - - -

09:13 - PE-TALTAL PE-TALTAL 77.9011307 - - CI - OM Prorrata LN 220 kV Paposo - Diego de Almagro / Monto Prorrata : -30 - - - ENEL GREEN POWER - -

09:13 - PFV-LALACKAMA PFV-LALACKAMA 39.1019554 - - CI - OM Prorrata LN 220 kV Paposo - Diego de Almagro / Monto Prorrata : -30 - - - ENEL GREEN POWER - -

09:13 - PFV-LALACKAMA-2 PFV-LALACKAMA-2 11.1605864 - - CI - OM Prorrata LN 220 kV Paposo - Diego de Almagro / Monto Prorrata : -30 - - - ENEL GREEN POWER - -

09:13 - PFV-PAMPASOLARNORTE PFV-PAMPASOLARNORTE 53.2466087 - - CI - OM Prorrata LN 220 kV Paposo - Diego de Almagro / Monto Prorrata : -30 - - - ENEL GREEN POWER - -

09:13 - PFV-CONEJO PFV-CONEJO 87.1115799 - - CI - OM Prorrata LN 220 kV Paposo - Diego de Almagro / Monto Prorrata : -30 - - - ENOR CHILE - -
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00:00 - CDC - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - - -

09:17 - VALDIVIA VALDIVIA_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN_EUCA PC N - PC - OM -  Ctx L-220 kV Lastarria-Ciruelos - - ARAUCO -

09:17 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL PC LF LC PC PCP OM Sincronizada.  Ctx L-220 kV Lastarria-Ciruelos - IL 2022002408 CRELL - PC

09:17 - ELTORO-4 ELTORO_sinv - DP - FS - OT - - N
IL2023000020-

SD2022117773
ENEL GENERACION -

09:18 - CHILOE CHILOE_DIESEL - DN DLC PP - OM -  Ctx L-220 kV Lastarria-Ciruelos - - ELEKTRAGEN CHILOE -

09:18 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL - DLF DLC PP PCP OM -  Ctx L-220 kV Lastarria-Ciruelos - IL 2022001813 ENLASA -

09:20 - COLBUN-1 COLBUN_vsign 0 DN - FS - OM - - A - COLBUN -

09:22 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 20 LF LC CI PCP OM Sincronizada Ctx Lt 220 kV Lastarria - Ciruelos - IL 2022001813 ENLASA -

09:24 - COLBUN-2 COLBUN_vsign 0 DN - FS - OM - - A - COLBUN -

09:24 - CDC
Inicio Prorrata Transformadores 220/110 kV 

de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA
-45 - - - - -

Inicio Prorrata Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA 

/ Monto Prorrata : 45
- - - - - -

09:24 - PFV-CHANARES PFV-CHANARES 22.1636086 - - CI - OM
Prorrata Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA / Monto 

Prorrata : 45
- - - ENEL GREEN POWER - -

09:24 - PFV-DIEGODEALMAGRO PFV-DIEGODEALMAGRO 9.98987579 - - CI - OM
Prorrata Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA / Monto 

Prorrata : 45
- - - ENEL GREEN POWER - -

09:24 - PFV-SALVADOR PFV-SALVADOR 33.599102 - - CI - OM
Prorrata Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA / Monto 

Prorrata : 45
- - - ENERGÍA LLAIMA - -

09:24 - PFV-SOLDELOSANDES PFV-SOLDELOSANDES 76.3789291 - - CI - OM
Prorrata Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA / Monto 

Prorrata : 45
- - - ENOR CHILE - -

09:24 - PFV-JAVIERA PFV-JAVIERA 42.7041016 - - CI - OM
Prorrata Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA / Monto 

Prorrata : 45
- - - RNE - -

09:26 - CHILOE CHILOE_DIESEL PC N LC PC - OM Sincronizada  Ctx L-220 kV Lastarria-Ciruelos - - ELEKTRAGEN CHILOE -

09:58 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN DP - FS - OT - - - SD 2022117573 AES ANDES - MT

10:00 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - PS - OM Finaliza SSCC y se retira. - N - ENEL GENERACION -

10:04 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE 0 DN - FS - OM - - N - ENEL GENERACION -

10:35 - ELTORO-2 ELTORO_sinv - DF - FS - SIF Salida intempestiva con 58 MW - N
IL2023000020-

IF2023000047
ENEL GENERACION -

10:35 - ELTORO-3 ELTORO_sinv - DF - FS - SIF Salida intempestiva con 58 MW - N
IL2023000020-

IF2023000048
ENEL GENERACION -

10:35 - COLBUN-2 COLBUN_vsign 0 DP - FS - OT - - A SD 2022117242 COLBUN -

10:35 - COLBUN-1 COLBUN_vsign 0 DP - FS - OT - - A SD 2022117243 COLBUN -

10:40 - ELTORO-1 ELTORO_sinv - DF - FS - SIF Salida intempestiva con 28 MW - N
IL2023000020-

IF2023000049
ENEL GENERACION -

10:43 - RALCO-2 RALCO_sinv - DRO - PP - OM Por SSCC - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

10:50 - RALCO-2 RALCO_sinv MT RO - MT - OM Sincronizada, más SSCC - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

11:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E MT RO LC MT - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_E - - IL 2022001909 ENEL GENERACION -

11:00 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 60 LF LC CI PCP OM - Ctx Lt 220 kV Lastarria - Ciruelos - IL 2022001813 ENLASA -

12:00 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C MT RO LC MT - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_C - - IL 2022001852 COLBUN -

12:00 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A MT RO MT - OM Cambia de combustible GNL_A a GN_A - - IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA -

12:00 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GN_A MT N LC MT - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A - - IL 2022002241 ENEL GENERACION - PC

12:05 - CDC
Finaliza Prorrata LN 220 kV Paposo - Diego de 

Almagro
- - - - - - Finaliza Prorrata LN 220 kV Paposo - Diego de Almagro - - - - - -

12:05 - CDC
Finaliza Prorrata Transformadores 220/110 kV 

de Diego de Almagro con Trip en 144 MVA
- - - - - - Finaliza Prorrata Transformadores 220/110 kV de Diego de Almagro - - - - - -

12:05 - CDC Inicio Prorrata Generalizada, costo SEN 0 -200 - - - - - Inicio Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -200 - - - -

12:05 - PE-PUNTAPALMERAS PE-PUNTAPALMERAS 30 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

12:05 - PE-SANGABRIEL PE-SANGABRIEL 6 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

12:05 - PE-TOLPANSUR PE-TOLPANSUR 11 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

12:05 - PFV-ALMEYDA PFV-ALMEYDA 49 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

12:05 - PFV-ELROMERO PFV-ELROMERO 176 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

12:05 - PFV-USYA PFV-USYA 47 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

12:05 - PFV-MALGARIDA PFV-MALGARIDA 195 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ACCIONA

12:05 - PE-LOSCURUROS PE-LOSCURUROS 36 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - AES ANDES

12:05 - PE-LOSOLMOS PE-LOSOLMOS 1 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - AES ANDES

12:05 - PFV-ANDES PFV-ANDES 19 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - AES ANDES

12:05 - PFV-ANDES2A PFV-ANDES2A 62 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - AES ANDES

12:05 - QUILLECO QUILLECO 24 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - COLBUN

12:05 - RUCUE RUCUE 57 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - COLBUN

12:05 - PFV-DIEGOALMAGROSUR PFV-DIEGOALMAGROSUR 195 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - COLBUN

12:05 - ABANICO ABANICO 28 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GENERACION

12:05 - CURILLINQUE CURILLINQUE 1 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GENERACION

12:05 - ISLA ISLA 12 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GENERACION

12:05 - SAUZAL SAUZAL 65 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GENERACION

12:05 - PE-LOSBUENOSAIRES PE-LOSBUENOSAIRES 6 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PE-SIERRAGORDA PE-SIERRAGORDA 27 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PE-TALINAYPONIENTE PE-TALINAYPONIENTE 2 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PE-TALINAYORIENTE PE-TALINAYORIENTE 2 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PE-TALTAL PE-TALTAL 42 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PE-VALLEDELOSVIENTOS PE-VALLEDELOSVIENTOS 6 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PFV-CARRERAPINTO PFV-CARRERAPINTO 76 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PFV-CHANARES PFV-CHANARES 21 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PFV-DIEGODEALMAGRO PFV-DIEGODEALMAGRO 8 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PFV-FINISTERRAE PFV-FINISTERRAE 154 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PFV-LALACKAMA PFV-LALACKAMA 39 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PFV-LALACKAMA-2 PFV-LALACKAMA-2 12 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PFV-PAMPASOLARNORTE PFV-PAMPASOLARNORTE 51 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PFV-SOLDELILA PFV-SOLDELILA 137 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - PFV-AZABACHE PFV-AZABACHE 48 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENEL GREEN POWER

12:05 - MAMPIL MAMPIL 33 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENERGÍA LLAIMA

12:05 - PEUCHEN PEUCHEN 28 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENERGÍA LLAIMA

12:05 - PFV-SALVADOR PFV-SALVADOR 44 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENERGÍA LLAIMA

12:05 - PFV-CAPRICORNIO PFV-CAPRICORNIO 51 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENGIE GENERACION

12:05 - PFV-ELAGUILA PFV-ELAGUILA 1 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENGIE RENOVABLE

12:05 - PFV-PAMPACAMARONES PFV-PAMPACAMARONES 3 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENGIE RENOVABLE

12:05 - PE-MONTEREDONDO PE-MONTEREDONDO 16 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENGIE RENOVABLE

12:05 - PFV-TAMAYA PFV-TAMAYA 95 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENGIE RENOVABLE

12:05 - PE-CABOLEONES-1 PE-CABOLEONES-1 12 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PE-CABOLEONES-2 PE-CABOLEONES-2 18 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PE-CABOLEONES-3 PE-CABOLEONES-3 20 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PE-CUEL PE-CUEL 1 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PE-ELARRAYAN PE-ELARRAYAN 22 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PE-SARCO PE-SARCO 7 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PE-LAESTRELLA PE-LAESTRELLA 12 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-BOLERO-1 PFV-BOLERO-1 109 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-CONEJO PFV-CONEJO 85 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-JAMA-1 PFV-JAMA-1 29 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-LAHUAYCA-2 PFV-LAHUAYCA-2 16 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-LLANODELLAMPOS PFV-LLANODELLAMPOS 83 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-MARIAELENA PFV-MARIAELENA 49 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-POZOALMONTE-2 PFV-POZOALMONTE-2 6 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-POZOALMONTE-3 PFV-POZOALMONTE-3 14 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-URIBESOLAR PFV-URIBESOLAR 13 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-SOLDELOSANDES PFV-SOLDELOSANDES 74 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-LACRUZSOLAR PFV-LACRUZSOLAR 44 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-NUEVOQUILLAGUA PFV-NUEVOQUILLAGUA 86 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-JAMA-2 PFV-JAMA-2 21 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-VALLE ESCONDIDO PFV-VALLE ESCONDIDO 102 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-PAMPA TIGRE PFV-PAMPA TIGRE 64 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PE-CERRO TIGRE PE-CERRO TIGRE 20 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-DONACARMEN PFV-DONACARMEN 6 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE.

12:05 - PFV-BOLERO PFV-BOLERO 114 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-SANPEDRO PFV-SANPEDRO 70 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 PFV-PUERTOSECO PFV-PUERTOSECO 8 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - ENOR CHILE

12:05 - PFV-SANTIAGOSOLAR PFV-SANTIAGOSOLAR 18 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - GENERADORA METROPOLITANA

12:05 - PE-SANJUAN PE-SANJUAN 10 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - LAP

12:05 - PE-TOTORAL PE-TOTORAL 17 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - LAP

12:05 - CARILAFQUEN CARILAFQUEN 13 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - LAP

12:05 - MALALCAHUELLO MALALCAHUELLO 1 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - LAP
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00:00 - CDC - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - - -

12:05 - PE-PUNTASIERRA PE-PUNTASIERRA 58 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - PACIFIC HYDRO

12:05 - CHACAYES CHACAYES 64 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - PACIFIC HYDRO

12:05 - ALTORENAICO ALTORENAICO 1 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - POTENCIA

12:05 - RENAICO RENAICO 4 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - POTENCIA

12:05 - PE-ELMAITEN PE-ELMAITEN 0 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

12:05 - PE-MALLECOSUR PE-MALLECOSUR 9 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

12:05 - PFV-HUATACONDO PFV-HUATACONDO 60 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

12:05 - PFV-JAVIERA PFV-JAVIERA 41 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

12:05 - PFV-LAHUELLA PFV-LAHUELLA 76 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

12:05 - PFV-ATACAMASOLAR-2 PFV-ATACAMASOLAR-2 143 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

12:05 - PFV-SOLDELDESIERTO PFV-SOLDELDESIERTO 205 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

12:05 - PFV-QUILAPILUN PFV-QUILAPILUN 92 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - RNE

12:05 - PFV-GRANJA PFV-GRANJA 72 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - SIEMENS

12:05 - PFV-RIOESCONDIDO PFV-RIOESCONDIDO 141 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - SIEMENS

12:05 - PFV-LUZDELNORTE PFV-LUZDELNORTE 127 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - SUN POWER

12:05 - PFV-ELPELICANO PFV-ELPELICANO 98 - - CI - OM Prorrata Generalizada - - - SUN POWER

13:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A MT RO LC MT - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A IL 2022001909 ENEL GENERACION

13:00 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A MT RO MT - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_A IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA

13:00 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A MT RO LC MT - OM Cambia de combustible GNL_C a GN_A - - IL 2022001852 COLBUN -

13:00 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_E MT N LC MT - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_E - - IL 2022002241 ENEL GENERACION - PC

13:19 - ELTORO-3 ELTORO_sinv - PO - EP - SIF Sincronizada en pruebas. - N
IL2023000020-

IF2023000048
ENEL GENERACION -

13:31 - ELTORO-4 ELTORO_sinv MT RO - MT - OT Finalizado trabajos programados, cancelada SD2022117773. Más SSCC - N IL2023000020 ENEL GENERACION -

13:43 - ELTORO-2 ELTORO_sinv - PO - EP - SIF Sincronizada en pruebas. - N
IL2023000020-

IF2023000047
ENEL GENERACION -

14:00 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A MT RO MT - OM Cambia de combustible GNL_A a GN_A IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA

14:00 - ELTORO-3 ELTORO_sinv MT RO - MT - OT Disponible, cancelada IF2023000048. Más SSCC - N - ENEL GENERACION -

14:00 - ELTORO-2 ELTORO_sinv MT RO - MT - OT Disponible, cancelada IF2023000047. Más SSCC - N IL2023000020 ENEL GENERACION -

14:30 - ELTORO-1 ELTORO_sinv - PO - EP - SIF Sincronizada en pruebas. - N
IL2023000020-

IF2023000049
ENEL GENERACION -

14:55 - RALCO-2 RALCO_sinv MT RO - PS - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

14:55 - RALCO-2 RALCO_sinv 0 DRO - FS - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

14:57 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL PC LF LC PC PCP OM - Ctx Lt 220 kV Lastarria - Ciruelos - IL 2022001813 ENLASA - PC

14:59 - KELAR-TG12 KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C - DRO DLC PP - OM - - -
IL 2022001286 - IL 

2022000846
KELAR -

15:00 - ELTORO-1 ELTORO_sinv MT RO - MT - OT Cancelado IF 2023000049 - N IL2023000020 ENEL GENERACION -

15:00 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A MT RO MT - OM Cambio de Combustible De GN_A a GNL_A - - IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA -

15:35 - CDC Ajuste Prorrata Generalizada, costo SEN 0 -850 - - - - - Ajuste Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - - -

15:35 - PE-PUNTAPALMERAS PE-PUNTAPALMERAS 5 - - 10 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ACCIONA -

15:35 - PE-SANGABRIEL PE-SANGABRIEL 3 - - 5 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ACCIONA -

15:35 - PE-TOLPANSUR PE-TOLPANSUR 4 - - 12 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ACCIONA -

15:35 - PFV-ALMEYDA PFV-ALMEYDA 43 - - 50 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ACCIONA -

15:35 - PFV-ELROMERO PFV-ELROMERO 159 - - 185 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ACCIONA -

15:35 - PFV-USYA PFV-USYA 49 - - 55 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ACCIONA -

15:35 - PFV-MALGARIDA PFV-MALGARIDA 177 - - 201 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ACCIONA -

15:35 - PE-LOSCURUROS PE-LOSCURUROS 1 - - 14 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - AES ANDES -

15:35 - PE-LOSOLMOS PE-LOSOLMOS 1 - - 10 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - AES ANDES -

15:35 - MAITENES MAITENES 0 - - 0 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - AES ANDES -

15:35 - PFV-ANDES PFV-ANDES 17 - - 20 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - AES ANDES -

15:35 - PFV-ANDES2A PFV-ANDES2A 63 - - 72 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - AES ANDES -

15:35 - PE-MESAMAVIDA PE-MESAMAVIDA 5 - - 9 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - AES ANDES -

15:35 - CONVENTOVIEJO CONVENTOVIEJO 4 - - 6 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - BESALCO ENERGÍA -

15:35 - LOSHIERROS LOSHIERROS 4 - - 4 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - BESALCO ENERGÍA -

15:35 - RUCUE RUCUE 41 - - 62 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - COLBUN -

15:35 - PFV-DIEGOALMAGROSUR PFV-DIEGOALMAGROSUR 170 - - 194 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - COLBUN -

15:35 - ABANICO ABANICO 20 - - 27 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GENERACION -

15:35 - CURILLINQUE CURILLINQUE 3 - - 4 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GENERACION -

15:35 - LOMAALTA LOMAALTA 0 - - 0 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GENERACION -

15:35 - PE-LOSBUENOSAIRES PE-LOSBUENOSAIRES 2 - - 5 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PE-CANELA PE-CANELA 2 - - 3 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PE-CANELA-2 PE-CANELA-2 2 - - 7 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PE-SIERRAGORDA PE-SIERRAGORDA 45 - - 62 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PE-TALINAYORIENTE PE-TALINAYORIENTE 2 - - 9 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PE-TALINAYPONIENTE PE-TALINAYPONIENTE 7 - - 14 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PE-TALTAL PE-TALTAL 60 - - 77 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PE-VALLEDELOSVIENTOS PE-VALLEDELOSVIENTOS 50 - - 85 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PFV-CARRERAPINTO PFV-CARRERAPINTO 72 - - 87 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PFV-CHANARES PFV-CHANARES 25 - - 36 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PFV-DIEGODEALMAGRO PFV-DIEGODEALMAGRO 20 - - 32 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PFV-FINISTERRAE PFV-FINISTERRAE 135 - - 168 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PFV-LALACKAMA PFV-LALACKAMA 34 - - 40 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PFV-LALACKAMA-2 PFV-LALACKAMA-2 22 - - 24 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PFV-PAMPASOLARNORTE PFV-PAMPASOLARNORTE 52 - - 63 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PFV-SOLDELILA PFV-SOLDELILA 125 - - 152 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - PFV-AZABACHE PFV-AZABACHE 40 - - 52 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENEL GREEN POWER -

15:35 - GUAYACAN GUAYACAN 4 - - 5 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENERGÍA LLAIMA -

15:35 - MAMPIL MAMPIL 28 - - 34 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENERGÍA LLAIMA -

15:35 - PEUCHEN PEUCHEN 21 - - 31 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENERGÍA LLAIMA -

15:35 - PFV-SALVADOR PFV-SALVADOR 37 - - 46 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENERGÍA LLAIMA -

15:35 - PFV-SANANDRES PFV-SANANDRES 32 - - 38 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENERGÍA LLAIMA -

15:35 - PFV-CAPRICORNIO PFV-CAPRICORNIO 55 - - 65 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENGIE GENERACION -

15:35 - PFV-ELAGUILA PFV-ELAGUILA 2 - - 2 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENGIE RENOVABLE -

15:35 - PFV-PAMPACAMARONES PFV-PAMPACAMARONES 5 - - 6 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENGIE RENOVABLE -

15:35 - PE-MONTEREDONDO PE-MONTEREDONDO 3 - - 8 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENGIE RENOVABLE -

15:35 - PFV-LOSLOROS PFV-LOSLOROS 35 - - 40 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENGIE RENOVABLE -

15:35 - PFV-TAMAYA PFV-TAMAYA 92 - - 106 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENGIE RENOVABLE -

15:35 - PE-CABOLEONES-1 PE-CABOLEONES-1 8 - - 9 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PE-CABOLEONES-2 PE-CABOLEONES-2 8 - - 9 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PE-CABOLEONES-3 PE-CABOLEONES-3 6 - - 7 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PE-CUEL PE-CUEL 2 - - 5 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PE-ELARRAYAN PE-ELARRAYAN 3 - - 6 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PE-SARCO PE-SARCO 0 - - 11 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PE-LAESTRELLA PE-LAESTRELLA 10 - - 16 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-BOLERO-1 PFV-BOLERO-1 124 - - 140 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-CERRODOMINADOR PFV-CERRODOMINADOR 86 - - 98 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-CONEJO PFV-CONEJO 92 - - 104 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-JAMA-1 PFV-JAMA-1 26 - - 30 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-LAHUAYCA-2 PFV-LAHUAYCA-2 19 - - 22 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-LLANODELLAMPOS PFV-LLANODELLAMPOS 77 - - 89 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-MARIAELENA PFV-MARIAELENA 54 - - 62 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-POZOALMONTE-2 PFV-POZOALMONTE-2 6 - - 7 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-POZOALMONTE-3 PFV-POZOALMONTE-3 14 - - 16 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-URIBESOLAR PFV-URIBESOLAR 24 - - 30 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-SOLDELOSANDES PFV-SOLDELOSANDES 75 - - 85 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-PUERTOSECO PFV-PUERTOSECO 8 - - 9 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-LACRUZSOLAR PFV-LACRUZSOLAR 43 - - 49 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-NUEVOQUILLAGUA PFV-NUEVOQUILLAGUA 83 - - 94 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-JAMA-2 PFV-JAMA-2 17 - - 20 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-VALLE ESCONDIDO PFV-VALLE ESCONDIDO 93 - - 105 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-PAMPA TIGRE PFV-PAMPA TIGRE 68 - - 80 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PE-CERRO TIGRE PE-CERRO TIGRE 156 - - 177 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE -

15:35 - PFV-DONACARMEN PFV-DONACARMEN 28 - - 32 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE. -

15:35 - PFV-SANPEDRO PFV-SANPEDRO 90 - - 102 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - ENOR CHILE. -

15:35 - PFV-SANTIAGOSOLAR PFV-SANTIAGOSOLAR 79 - - 90 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - GENERADORA METROPOLITANA -

15:35 - MARIPOSAS MARIPOSAS 1 - - 2 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - HIDRO LIRCAY -

15:35 - LIRCAY LIRCAY 14 - - 17 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - HIDRO MAULE -

15:35 - PE-SANJUAN PE-SANJUAN 19,7 - - 19,7 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - LAP -

15:35 - PE-TOTORAL PE-TOTORAL 2 - - 7 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - LAP -

15:35 - PE-PUNTASIERRA PE-PUNTASIERRA 9 - - 13 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - PACIFIC HYDRO -

15:35 - ALTORENAICO ALTORENAICO 1 - - 1 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - POTENCIA -



05-01-2023 SS.CC.

Hora Movi. Equipo / Central-Unidad Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

00:00 - CDC - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - - -

15:35 - PFV-ANTAY PFV-ANTAY 1 - - 2 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - PRIME ENERGIA -

15:35 - PE-ELMAITEN PE-ELMAITEN 2 - - 3 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - RNE -

15:35 - PE-MALLECOSUR PE-MALLECOSUR 1 - - 7 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - RNE -

15:35 - PE-NEGRETE PE-NEGRETE 4 - - 5 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - RNE -

15:35 - PFV-HUATACONDO PFV-HUATACONDO 79 - - 93 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - RNE -

15:35 - PFV-JAVIERA PFV-JAVIERA 40 - - 60 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - RNE -

15:35 - PFV-LAHUELLA PFV-LAHUELLA 65 - - 84 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - RNE -

15:35 - PFV-ATACAMASOLAR-2 PFV-ATACAMASOLAR-2 107 - - 124 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - RNE -

15:35 - PFV-SOLDELDESIERTO PFV-SOLDELDESIERTO 195 - - 230 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - RNE -

15:35 - PE-DUQUECO PE-DUQUECO 6 - - 6 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - RNE -

15:35 - PFV-QUILAPILUN PFV-QUILAPILUN 90 - - 105 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - RNE -

15:35 - SANANDRES SANANDRES 40 - - 42 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - SAN ANDRES -

15:35 - PFV-GRANJA PFV-GRANJA 93 - - 105 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - SIEMENS -

15:35 - PFV-RIOESCONDIDO PFV-RIOESCONDIDO 126 - - 145 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - SIEMENS -

15:35 - PFV-LUZDELNORTE PFV-LUZDELNORTE 107 - - 110 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - SUN POWER -

15:35 - PFV-ELPELICANO PFV-ELPELICANO 93 - - 96 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - SUN POWER -

15:35 - PE-UCUQUER-2 PE-UCUQUER-2 3 - - 4 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - UCUQUER -

15:35 - PE-LAESPERANZA PE-LAESPERANZA 1 - - 1 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - UCUQUER -

15:35 - PE-LAFLOR PE-LAFLOR 5 - - 6 - OM Prorrata Generalizada / Monto Prorrata : -850 - - - UCUQUER -

15:40 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN - PO - EP - EP Sincronizada en pruebas. - - 2022117573 AES ANDES -

15:42 - KELAR-TG1 KELAR-TG1_TG1_GNL_C - RO LC PMT - OM  Sincronizada TG1 - -
IL 2022001286 - IL 

2022000846
KELAR -

16:22 - KELAR-TG2 KELAR-TG2_TG2_GNL_C - RO LC PMT - OM  Sincronizada TG2 - -
IL 2022001286 - IL 

2022000846
KELAR -

16:32 - ATACAMA-1TG1A ATACAMA-1TG1A_TG1A_GNL_E - DRO LC PP - OM - - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION -

16:51 - RALCO-1 RALCO_sinv - DRO - PP - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

16:53 - PANGUE-1 RALCO_sinv PC RO - PC MTP RE - - -

IL 2021002293 - 

2022002146 - 

2022002342

ENEL GENERACION - PC

16:55 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE - DN - PP - OM - - N - ENEL GENERACION -

16:58 - RALCO-1 RALCO_sinv MT RO - MT - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION - MT

17:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E MT RO LC MT - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_E IL 2022001909 ENEL GENERACION

17:00 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A MT RO MT - OM Cambia de combustible GNL_A GN_A IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA

17:08 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

17:32 - ATACAMA-1TG1A ATACAMA-1TG1A_GNL_E - RO LC PMT - OM  Sincronizada TG1A - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION -

17:40 - RALCO-2 RALCO_sinv DRO - PP - OM Con SSCC. - N IL 2020001251 ENEL GENERACION -

18:00 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A MT RO MT - OM Cambio de Combustible De GN_A a GNL_A - - IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA -

18:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A MT RO LC MT - OM Cambia de combustible GNL_E a GN_A IL 2022001909 ENEL GENERACION

18:05 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 15 LF LC CI PCP OM - Ctx Lt 220 kV Lastarria - Ciruelos - IL 2022001813 ENLASA -

18:15 - SANTAMARIA SANTAMARIA_CAR PC N - PC - OT Subida anticipada por pronta salida de ERNC - - - COLBUN - PC

18:15 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR PC RO - PC - OT Subida anticipada por pronta salida de ERNC - - IL 2022000696 AES ANDES - PC

18:15 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR PC RO - PC - OT Subida anticipada por pronta salida de ERNC - - IL 2022001546 AES ANDES - PC

18:15 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR PC RO - PC - OT Subida anticipada por pronta salida de ERNC - - IL 2022002414 RNE - PC

18:15 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR PC LF - PC PCP OT Subida anticipada por pronta salida de ERNC - -

IL 2022000802 - 

2022002043 - 

2022002415

RNE -

18:15 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR PC RO - PC OT Subida anticipada por pronta salida de ERNC - - 2022002416 RNE - PC

18:15 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR PC RO - PC - OT Subida anticipada por pronta salida de ERNC - - IL 2022000639 AES ANDES - PC

18:15 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR PC RO LC PC OT Subida anticipada por pronta salida de ERNC - - IL2022002359 AES ANDES -

18:15 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR PC N - PC - OT Subida anticipada por pronta salida de ERNC - - - ENGIE - PC

18:15 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR PC N LC PC - OT Subida anticipada por pronta salida de ERNC - - - AES ANDES - PC

18:35 - PANGUE-2 RALCO_sinv - DRO - PP - RE - - - IL 2021002146 ENEL GENERACION -

18:38 - KELAR-TG1 KELAR-TG1_TG1+0.5TV1_GNL_C - RO LC PMT - OM  Sincronizada TV - -
IL 2022001286 - IL 

2022000846
KELAR -

18:39 - ATACAMA-1TG1A ATACAMA-1TG1A_TG1A+0.5TV1_GNL_E - RO LC PMT - OM  Sincronizada TV1C - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION -

18:54 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_E - PO LC EP - SIF  Sincronizada en pruebas - -
IL 2022001285 - 

IF2023000026
ENEL GENERACION -

18:54 - KELAR-TG12 KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C - RO LC PMT - OM  Acopla  TG2 - -
IL 2022001286 - IL 

2022000846
KELAR -

19:00 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C MT N LC MT - OM Cambio de Combustible De GNL_A a GNL_C - - - ENGIE - MT

19:00 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A MT RO MT - OM Cambio de Combustible De GNL_A a GN_A - - IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA -

19:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C MT RO LC MT - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_C - - IL 2022002172 COLBUN -

19:05 - KELAR-TG12 KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C MT RO LC MT - OM - - -
IL 2022001286 - IL 

2022000846
KELAR - MT

19:10 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN MT N - MT - OM Cancelado SD 2022117573 - - AES ANDES - MT

19:25 - ARAUCO ARAUCO_COGEN - PO - EP PCP SDCF - - -
IL 2022002009 - 

SDCF 2023001093
ARAUCO -

19:26 - ATACAMA-1TG1B ATACAMA-1TG1B_GNL_E - RO LC PMT - OM  Sincronizada TG1A - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION -

19:34 - CDC Fin Prorrata Generalizada, costo SEN 0 - - - - - - Fin Prorrata Generalizada - - - -

19:34 - PFV-CAMPOS DEL SOL PFV-CAMPOS DEL SOL PC P - EP - EP - - - SI 2022116364 ENEL GREEN POWER - -

19:34 - PFV-DOMEYKO PFV-DOMEYKO PC P - EP - EP - - - SI 2022116363 ENEL GREEN POWER - -

19:34 - PFV-VALLE DEL SOL PFV-VALLE DEL SOL PC P - EP - EP - - - SI 2022116371 ENEL GREEN POWER - -

19:34 - PFV-GUANCHOI PFV-GUANCHOI PC P - EP - EP - - - SI 2022116361 ENEL GREEN POWER - -

19:34 - PFV-COYA PFV-COYA PC P - EP - EP - - - SI 2022117178 ENGIE RENOVABLE - -

19:34 - PE-CAMPO LINDO PE-CAMPO LINDO PC P - EP - EP - - - SI  2022115239 AES ANDES - -

19:34 - PE-RENAICO II PE-RENAICO II PC P - EP - EP - - - SI 2022116372 ENEL GREEN POWER - -

19:34 - PE-PUELCHE SUR PE-PUELCHE SUR PC P - EP - EP - - - SI 2022117239 ENOR CHILE - -

19:34 - CMPCPACIFICO CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

19:34 - CMPCLAJA CMPCLAJA_BL1_COGEN PC LF - PC PCP OM Limitada a 0 MW - - IL2022002349 SANTA FE - PC

19:34 -
CERROPABELLON-

G1A_GEO
CERROPABELLON-G1A_GEO PC RO - PC - OM - - - IL 2022002380 ENEL GREEN POWER - PC

19:34 -
CERROPABELLON-

G2A_GEO
CERROPABELLON-G2A_GEO PC RO - PC - OM - - - IL 2022002380 ENEL GREEN POWER - PC

19:34 - ESCUADRON ESCUADRON_COGEN PC LF - PC PCP OM - - - IL 2022002025 ESCUADRON - PC

19:34 - CS-CERRODOMINADOR CS-CERRODOMINADOR PC RO - PC - OM - - - IL 2022001988 ENOR CHILE - PC

19:34 - LAJAEVE-1 LAJAEVE-1_COGEN PC N - PC - OM - - - - AES ANDES - PC

19:34 - LAJAEVE-2 LAJAEVE-2_COGEN PC N - PC - OM - - - - AES ANDES - PC

19:34 - NUEVAALDEA NUEVAALDEA_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

19:34 - NUEVAALDEA NUEVAALDEA_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

19:34 - VINALES VINALES_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO -

19:34 - LICANTEN LICANTEN_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

19:34 - ENAPBIOBIO_COGEN ENAPBIOBIO_COGEN PC N - PC - OM - - - - ENAP BIOBIO - PC

19:34 - LOMALOSCOLORADOS-2 LOMALOSCOLORADOS-2_BIOGAS PC N - PC - OM - - - - KDM - PC

19:34 - NUEVAALDEA NUEVAALDEA_BL1+BL2+BL3_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

19:34 - SANTAMARTA SANTAMARTA_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA MARTA - PC

19:34 - SANTAFE SANTAFE_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

19:34 - CELCO CELCO_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

19:34 - LAUTARO-2 LAUTARO-2_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - COMASA - PC

19:34 - SANTAFE SANTAFE_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

19:34 - LICANTEN LICANTEN_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

19:34 - CMPCPACIFICO CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

19:34 - VINALES VINALES_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO -

19:34 - CHOLGUAN CHOLGUAN_BL1_COGEN PC N - PC - OM - - - - ARAUCO - PC

19:34 - SANTAFE SANTAFE_BL1+BL2+BL3_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

19:34 - SANTAFE SANTAFE_BL1+BL2+BL3+BL4_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

19:34 - SANTAMARIA SANTAMARIA_CAR PC N - PC - OM - - - - COLBUN - PC

19:34 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A PC RO - PC - OM - - - IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA - PC

19:34 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM  Cancelada Limitación - - IL 2022001909 ENEL GENERACION - PC

19:34 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM - - - IL 2022001497 ENEL GENERACION - PC

19:34 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM - - - IL 2022001852 COLBUN - PC

19:34 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_E - DRO LC PP - OM - - -
IL 2022001285 - IL 

2022001458
ENEL GENERACION -

19:34 - KELAR-TG12 KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C 350 RO LC CI - OM - - -
IL 2022001286 - IL 

2022000846
KELAR -

19:37 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A DN DLC PP - OM - - - - COLBUN - PC

19:38 CDC Finaliza Ctx L-66 kV Linares - Chacahuín - - - - - - Finaliza Ctx L-66 kV Linares - Chacahuín - - CDC

19:42 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL MT LF LC PS PCP OM  Fin Control Transferencia Lt 220 kV Lastarria - Ciruelos Ctx Lt 220 kV Lastarria - Ciruelos - IL 2022001813 ENLASA -

19:42 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL MT LF LC PS PCP OM Ctx Lt 220 kV Lastarria - Ciruelos - IL 2022002408 CRELL -

19:42 - CHILOE CHILOE_DIESEL MT N LC PS - OM Ctx Lt 220 kV Lastarria - Ciruelos - - ELEKTRAGEN CHILOE -

19:42 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR MT N - MT - OM Ctx Lt 220 kV Lastarria - Ciruelos N - COLBUN - MT

19:42 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR MT N - MT - OM Ctx Lt 220 kV Lastarria - Ciruelos N - COLBUN - MT

19:46 - CHILOE CHILOE_DIESEL 0 DN DLC FS - OM - - - - ELEKTRAGEN CHILOE -

19:48 - TRAPEN TRAPEN_DIESEL 0 DLF DLC FS PCP OM - - - IL 2022001813 ENLASA -



05-01-2023 SS.CC.

Hora Movi. Equipo / Central-Unidad Configuración Despacho Estado EO Consigna Consigna 
Instrucción 

Cmg
Motivo Zona Desacople Condición Neomante Centro de SSCC BASEPOINT

00:00 - CDC - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - - -

19:50 - TRINCAO TRINCAO_DIESEL 0 DLF DLC FS PCP OM - - - IL 2022002408 CRELL -

19:51 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_E RO LC PMT - OM - - -
IL 2022001285 - IL 

2022001458
ENEL GENERACION -

19:55 - KELAR-TG12 KELAR-TG12_TG1+TG2+TV1_GNL_C PC RO LC PC - OM - - -
IL 2022001286 - IL 

2022000846
KELAR - PC

19:55 - TENOGAS TENOGAS_GLP - DN DLC PP - OM - - - - ENLASA -

19:55 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C PC N LC PC - OM - - - - ENGIE - PC

19:55 - CMPCPACIFICO CMPCPACIFICO_BL1+BL2+BL3_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE - PC

19:55 - QUINTERO-1 QUINTERO-1_GNL_E PC N LC PC - OM - - - IL 2022002241 ENEL GENERACION - PC

19:55 - ANGAMOS-ANG1 ANGAMOS-ANG1_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022000696 AES ANDES - PC

19:55 - ANGAMOS-ANG2 ANGAMOS-ANG2_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022001546 AES ANDES - PC

19:55 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022002414 RNE - PC

19:55 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR PC LF - PC PCP OM - - -

IL 2022000802 - 

2022002043 - 

2022002415

RNE -

19:55 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR PC RO - PC OM - - - 2022002416 RNE - PC

19:55 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GN_A PC N LC PC - OM - - - - COLBUN - PC

19:55 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR PC RO - PC - OM - - - IL 2022000639 AES ANDES - PC

19:55 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR PC N - PC - OM - - - - AES ANDES - PC

19:55 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR PC RO LC PC OM - - - IL2022002359 AES ANDES -

19:55 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR PC N - PC - OM - - - - ENGIE - PC

19:55 - COLMITO COLMITO_GN_A - DLF DLC PP PCP OM - - - IL 2023000015 CARDONES -

19:55 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR PC N - PC - OM - - N - COLBUN - PC

19:55 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR PC N - PC - OM - - N - COLBUN - PC

19:55 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A N LC PMT - OM - - - - COLBUN -

19:55 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR PC N LC PC - OM - - - - AES ANDES - PC

19:55 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE PC N - PC - OM Con SSCC. - N - ENEL GENERACION - PC

19:55 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE PC N - PC - OM Con SSCC. - N - ENEL GENERACION - PC

19:56 - ATACAMA-1TG1AB ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E RO LC PMT - OM Acopla TG1B - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION -

19:58 - TALTAL-1 TALTAL-1_GNL_E PC RO LC PC - OM Llega a MT y sube a PC. - -
IL 2022001285 - IL 

2022001458
ENEL GENERACION - PC

20:00 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A PC N LC PC - OM Llega a MT y sube a PC. - - - COLBUN - PC

20:00 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GNL_A PC RO PC - OM Cambio de Combustible De GN_A a GNL_A - - IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA -

20:00 - TALTAL-2 TALTAL-2_GNL_E PC RO LC PC - OM Cancelado IF 2023000026 - - IL 2022001285 ENEL GENERACION -

20:00 - NEHUENCO-1 NEHUENCO-1_TG1+TV1_GNL_C PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_C - - IL 2022001852 COLBUN -

20:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GN_A PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GNL_C a GN_A  - - IL 2022002172 COLBUN -

20:02 - TENOGAS TENOGAS_GLP PC N DLC PC - OM - - - - ENLASA - PC

20:08 - ATACAMA-1TG1AB ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E PC RO LC PC - OM Llega a MT y sube a PC. - -  IL 2022001252 ENEL GENERACION - MT

20:14 - COLMITO COLMITO_GN_A - LF LC PMT PCP OM  Sincronizada - - IL 2023000015 CARDONES -

20:20 - ATACAMA-1TG1AB ATACAMA-1TG1AB_TG1A+TG1B+TV1_GNL_E 284 RO LC PC PCP OM - - -
 IL 2022001252 - IL 

2023000050
ENEL GENERACION -

20:22 - PANGUE-2 RALCO_sinv PC RO - PC - RE - - - IL 2021002146 ENEL GENERACION -

20:25 - COLMITO COLMITO_GN_A PC LF LC PC PCP OM En MT estable y sube a PC - - IL 2023000015 CARDONES - PC

20:25 - ARAUCO ARAUCO_COGEN PC LF - PC PCP OM Cancela SDCF 2023001093 - - IL 2022002009 ARAUCO -

20:50 - COLBUN-2 COLBUN_vsign - DN - PP - OM Cancela SD 2022117242 - A - COLBUN -

21:00 - NUEVARENCA NUEVARENCA_TG1+TV1_GN_A PC RO - PC - OM Cambia de combustible de GNL_A a GN_A - - IL 2020001697 GENERADORA METROPOLITANA -

21:00 - NEHUENCO-2 NEHUENCO-2_TG1+TV1_GNL_C PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_C - - IL 2022002172 COLBUN -

21:00 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_C PC N LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_C - - - COLBUN -

21:00 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_C PC N LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_C - - - COLBUN -

21:02 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv - DRO - PP - OM Cancela SD 2022117752 - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

21:02 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv - DRO - PP - OM Cancela SD 2022117757 - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

21:02 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv - DRO - PP - OM Cancela SD 2022117762 - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

21:02 - COLBUN-2 COLBUN_vsign MT N - MT - OM - - A - COLBUN - MT

21:13 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OM - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

21:19 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OM - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

21:24 - COLBUN-1 COLBUN_vsign - DN - PP - OM Cancela SD2022117243 - A - COLBUN -

21:24 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OM - - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

21:25 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_C - PO LC EP - EP - - - SI 2022116222 COLBUN -

21:25 - CANDELARIA-2 CANDELARIA-2_GNL_C - PO LC EP - EP - - - SI 2022116223 COLBUN -

21:31 - ANGOSTURA-3 RALCO_sinv 0 DRO - FS - RE - - - IL 2022002160 COLBUN -

21:32 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv - DRO - PP - RE - - - IL 2022002160 COLBUN -

21:35 - COLBUN-1 COLBUN_vsign MT N - MT - OM - - A - COLBUN -

21:36 - ANGOSTURA-1 RALCO_sinv - RO - PC - RE - - - IL 2022002160 COLBUN -

22:00 - SANISIDRO-2 SANISIDRO-2_TG1+TV1_GNL_E PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_E 

22:00 - SANISIDRO-1 SANISIDRO-1_TG1+TV1_GNL_E PC RO LC PC - OM Cambia de combustible GN_A a GNL_E - - IL 2022001497 ENEL GENERACION -

22:41 - RALCO-2 RALCO_sinv MT RO - MT - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION - MT

22:41 - RALCO-1 RALCO_sinv MT RO - MT - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION - MT

22:41 - RALCO-2 RALCO_sinv MT RO - MT - OM - - N IL 2020001251 ENEL GENERACION - MT

22:41 - CANUTILLAR-1 CANUTILLAR MT N - MT - OM - - N - COLBUN - MT

22:41 - CANUTILLAR-2 CANUTILLAR MT N - MT - OM - - N - COLBUN - MT

22:41 - PEHUENCHE-1 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

22:41 - PEHUENCHE-2 PEHUENCHE MT N - MT - OM - - N - ENEL GENERACION - MT

22:41 - CAMPICHE CAMPICHE_CAR MT N LC MT - OM - - - - AES ANDES - MT

22:41 - COLMITO COLMITO_GN_A MT LF LC MT PCP OM - - - IL 2023000015 CARDONES - MT

22:41 - NORGENER-NTO1 NORGENER-NTO1_CAR MT N - MT - OM - - - - AES ANDES - MT

22:41 - MEJILLONES-IEM MEJILLONES-IEM_CAR MT N - MT - OM - - - - ENGIE - MT

22:41 - CMPCPACIFICO CMPCPACIFICO_BL1+BL2_COGEN PC N - PC - OM - - - - SANTA FE -

22:41 - NUEVAVENTANAS NUEVAVENTANAS_CAR MT RO LC MT OM - - - IL2022002359 AES ANDES - MT

22:41 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C 180 N LC CI - OM - - - - ENGIE -

22:41 - CIPRESES-1 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OT No baja por IL 2022002173 - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

22:41 - CIPRESES-2 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OT No baja por IL 2022002173 - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

22:41 - CIPRESES-3 CIPRESES_sinv PC RO - PC - OT No baja por IL 2022002173 - N IL2022002173 ENEL GENERACION -

23:00 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GN_A - PO LC EP - EP Cambia de combustible de GNL_C a GN_A - - SI 2022116222 COLBUN -

23:03 - MEJILLONES-CTM3 MEJILLONES-CTM3_TG1+TV1_GNL_C MT N LC MT - OM - - - - ENGIE - MT

23:03 - COCHRANE-CCH2 COCHRANE-CCH2_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 2022000639 AES ANDES -

23:03 - TENOGAS TENOGAS_GLP MT N LC PS - OM - - - - ENLASA -

23:03 - GUACOLDA-5 GUACOLDA-5_CAR MT RO - MT OM - - - 2022002416 RNE - MT

23:03 - GUACOLDA-4 GUACOLDA-4_CAR MT LF - MT PCP OM - - -

IL 2022000802 - 

2022002043 - 

2022002415

RNE - MT

23:03 - GUACOLDA-3 GUACOLDA-3_CAR MT RO - MT - OM - - - IL 2022002414 RNE - MT

23:03 - COLMITO COLMITO_GN_A MT LF LC PS PCP OM - - - IL 2023000015 CARDONES - MT

23:08 - COLMITO COLMITO_GN_A - DLF DLC FS PCP OM - - - IL 2023000015 CARDONES - MT

23:08 - TENOGAS TENOGAS_GLP - DN DLC FS - OM - - - - ENLASA -

23:21 - CANDELARIA-1 CANDELARIA-1_GNL_C - DP DLC FS - EP - - - SI 2022116222 COLBUN -

23:29 - LOSVIENTOS LOSVIENTOS_DIESEL - PMM LC EP - EP - - - SD2022094491 GENERADORA METROPOLITANA -

23:39 - ATACAMA-2TG2B ATACAMA-2TG2B_TG2B_GNL_E - N LC PMT - OM Cancelado SDCF 2023001076 - - ENEL GENERACION - MT

23:59 - MOV. CMG - - - - - - - Movimiento para estimar CMG horario - - - CDC

23:59 - - - - - - - - - Movimiento para estimación del Cmg On-Line - - - -

















































ANEXO Nº4

Detalle de mantenimientos programados y forzados correspondientes al día 05 de enero 

de 2023



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-01-2023 17:27:01

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 194

Total registros Subestacion: 85

Número Tipos Estado Empresa
Id 

Coordinado

Tipo 

Solicitud
Origen

Tipo 

Programación
ID(s) SubEstación ID(s) Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2022117077 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CUMBRES SPA 652

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 2133 S/E MOCHO

24963

24964

24965

24966

24967

24972

S/E MOCHO H1

S/E MOCHO E1

S/E MOCHO ET2

S/E MOCHO E2

S/E MOCHO E3

S/E MOCHO B1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Solicitud ingresada por medio de                 la Plataforma de 

Mantenimiento Preventivo Mayor. Se indicó                     que 

el riesgo es: Riesgo Bajo

Mediciones eléctricas a equipos primarios

Mantención cargador de baterías

Mantenciones menores en equipamiento de S/E Mocho (Transf., paños)

Reapriete eléctrico

Reapriete mecánico

Mantención equipos de respaldo

Limpieza general

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 23:59 06-01-23 23:59 05-01-23 07:46 05-01-23 13:07

2022117349 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
1855

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 684 S/E CHENA 3463 S/E CHENA A2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se realizará mantenimiento y ensayos a los desconectadores 110 kV lado linea y lado 

barra de transferencia del Cto. 110 kV N°2 Chena - Espejo - Ochagavía en Subestación 

Chena

Trabajos sin riesgos para el sistema

Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Relacionado con SD: 

2022117346 - 2022117348 

El paño a desconectar es el:

INT 110 kV Cto. N°2 Chena - Ochagavía

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 22:00 06-01-23 10:00 06-01-23 00:00 06-01-23 06:48

2022117350 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
1855

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 684 S/E CHENA 1513 BA S/E CHENA 110KV BT2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se realizará mantenimiento y ensayos a los desconectadores 110 kV lado linea y lado 

barra de transferencia del Cto. 110 kV N°2 Chena - Espejo - Ochagavía en Subestación 

Chena

Trabajos sin riesgos para el sistema
Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Relacionado con SD: 

2022117346 - 2022117348

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 22:00 06-01-23 10:00 06-01-23 00:00 06-01-23 06:48

2023001431 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. 1744

Desconexió

n

Origen 

Interno
Curso Forzoso 2260 S/E OASIS

29305

29306

29307

29308

29309

29314

29316

29317

29320

S/E OASIS F1

S/E OASIS F2

S/E OASIS F3

S/E OASIS F4

S/E OASIS F5

S/E OASIS FSA1

S/E OASIS FBC11

S/E OASIS FBC12

S/E OASIS FT11

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Por trabajos de reparacion a nivel de Media Tension aguas abajo del Interruptor 52FT11  

y la Barra N°1  de 33 KV, el Parque Eolico Calama quedara con una potencia Máxima de 

generación de 72 MW.  

Una vez finalizados los trabajos de reparacion y normalización de la Barra de MT N°1 se 

requerirá como maniobra operacional una apertura del Interruptor Principal del Parque 

52J1 a modo de normalizar la instalación completa de manera segura.

Riesgo controlado y contenido en la Matriz de riesgo de la 

actividad
Parque quedara limitado a una generación Máxima de 72 MW

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 21:38 09-01-23 23:59 05-01-23 21:38 07-01-23 19:43

2023001199 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL GREEN POWER 

CHILE S.A.
82

Desconexió

n

Origen 

Interno
Curso Forzoso 1868 S/E ENCUENTRO 22450 S/E ENCUENTRO J16

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de curso forzoso, Revisión e Inspección de Protección 52J16. Controlador 

con Alarma de ITM Operado.
Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad. Alarma de controlador 52J16 con ITM operado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 20:00 06-01-23 06:00 05-01-23 22:44 06-01-23 09:41

2022116736 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL GREEN POWER 

CHILE S.A.
250

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 1926 S/E RANDE

31377

31378

31376

S/E RANDE E2

S/E RANDE E3

S/E RANDE E1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Trabajos del Proyecto de Arc Flash en Cabinas Fimer. Se trabajará en un cto. Los otros 

son por motivos de seguridad dada la cercania

Riesgo bajo. Controlado por politicas del area y equipos 

estaran desenergizados
Parque sin Generacion.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 20:00 06-01-23 06:00 05-01-23 20:30 06-01-23 20:45

2023001200 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL GREEN POWER 

CHILE S.A.
250

Desconexió

n

Origen 

Interno
Curso Forzoso 1926 S/E RANDE

31377

31378

31379

31380

31381

31382

31383

31384

31385

22974

22975

22976

22977

22978

23983

30014

30015

30016

30017

30018

30019

30020

30021

30022

30023

30024

30025

30026

S/E RANDE E2

S/E RANDE E3

S/E RANDE E4

S/E RANDE E5

S/E RANDE E6

S/E RANDE E7

S/E RANDE E8

S/E RANDE ESA2

S/E RANDE EZ2

S/E RANDE J1

S/E RANDE JT1

S/E RANDE JT2

S/E RANDE ET1

S/E RANDE ET2

S/E RANDE ES

S/E RANDE JT3 [EN_REVISION]

S/E RANDE ET3 [EN_REVISION]

S/E RANDE ES2 [EN_REVISION]

S/E RANDE ESA3 [EN_REVISION]

S/E RANDE E9 [EN_REVISION]

S/E RANDE E10 [EN_REVISION]

S/E RANDE E11 [EN_REVISION]

S/E RANDE E12 [EN_REVISION]

S/E RANDE E13 [EN_REVISION]

S/E RANDE E14 [EN_REVISION]

S/E RANDE E15 [EN_REVISION]

S/E RANDE E16 [EN_REVISION]

S/E RANDE E17 [EN_REVISION]

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de curso forzoso, Revisión e Inspección de Protección 52J16. Controlador 

con Alarma de ITM Operado.
Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad. Alarma de controlador 52J16 con ITM operado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 20:00 06-01-23 06:00 05-01-23 22:44 06-01-23 09:41

2023001207 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Externo
Curso Forzoso 486 S/E PUCON 1374 S/E PUCON BT

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Por riesgo a la instalación, se requiere  precaución de no reconectar  interruptor 52BT  

de S/E Pucón para retirar elemento extraño en desconectador 89BT1.
riesgo medio, trabajos con técnica de línea energizadas. .

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 15:47 05-01-23 17:47 05-01-23 15:50 05-01-23 17:07

2022116055 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 397

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1886 S/E KAPATUR

23411

23412

S/E KAPATUR J19

S/E KAPATUR J20

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

SE KAPATUR/ Trabajo asociado al proyecto SLRP/ Configuración de dirección IP - Trigger 

Manual a rele de protección PS1/PS2 Paños J19-J20.
Bajo

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Kapatur-Los Changos, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del jefe de faena:

Subestación Kapatur, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo.

Subestación Kapatur, Protección S1 paño J19-J20 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo 

Se bloqueará de forma alternada entre S1 y S2.

Subestación Kapatur, Protección S2 paño J19-J20 Delimitar y/o señalizar zona de trabajo 

Delimitar y/o señalizar zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 15:00 05-01-23 17:00 05-01-23 15:17 05-01-23 17:50

2022116680 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 397

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1886 S/E KAPATUR

23411

23412

S/E KAPATUR J19

S/E KAPATUR J20

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

SE Kapatur: Bloqueo de protección sistema 1 , sistema 2 y trip 50BF en forma alternadas 

paño J19/J20, en apoyo a implementación de SLRP.
Bajo

Restricciones:

No hay

Instalaciones en Riesgo:

Paño Línea LJ19, KAP-Los Changos o Paño Línea LJ20, KAP-Los Changos.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del jefe de faena:

Subestación Kapatur, Trip protección sistema 1, sistema 2 y trip 50BF Bloqueada Se 

realizara en forma alternada el bloqueo entre protecciones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 15:00 05-01-23 17:00 05-01-23 15:17 05-01-23 17:50

2022116054 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 397

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1886 S/E KAPATUR

23409

23410

S/E KAPATUR J17

S/E KAPATUR J18

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

SE KAPATUR/ Trabajo asociado al proyecto SLRP/ Configuración de dirección IP - Trigger 

Manual a rele de protección PS1/PS2 Paños J17-J18
Bajo

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Kapatur-Los Changos, C2.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del jefe de faena:

Subestación Kapatur, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo.

Subestación Kapatur, Protección S1 paño J17-J18 Bloqueada Se bloqueará de forma 

alternada entre S1 y S2.

Subestación Kapatur, Protección S2 paño J17-J18 Bloqueada Se bloqueará de forma 

alternada entre S1 y S2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 13:00 05-01-23 15:00 05-01-23 13:44 05-01-23 17:50

2022116203 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 397

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1886 S/E KAPATUR

23409

23410

S/E KAPATUR J17

S/E KAPATUR J18

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

SE Kapatur: Bloqueo de protección sistema 1 , sistema 2 y trip 50BF en forma alternadas 

paño J17/J18, por trabajos de implementación de SLRP:
Bajo

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

Paño Línea LJ17, KAP-Los Changos o Paño Línea LJ18, KAP-Los Changos.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del jefe de faena:

Subestación Kapatur, Trip protección sistema 1, sistema 2 y trip 50BF Bloqueada Se 

realizará de forma alternada el bloqueo entre protecciones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 13:00 05-01-23 15:00 05-01-23 13:44 05-01-23 17:50

2022116053 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 456

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 2011 S/E LOS CHANGOS

23415

23416

S/E LOS CHANGOS J10

S/E LOS CHANGOS J11

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

SE LOS CHANGOS/ Trabajo asociado al proyecto SLRP/ Configuración de dirección IP - 

Trigger Manual a rele de protección paño J10-11.
Bajo

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Kapatur-Los Changos, C2.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del jefe de faena:

 Subestación Los Changos, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo.

Subestación Los Changos, Protección S1 paño J10-J11 Bloqueada Se bloqueará de forma 

alternada entre S1 y S2.

Subestación Los Changos, Protección S2 paño J10-J11 Bloqueada Se bloqueará de forma 

alternada entre S1 y S2.

Subestación Los Changos, Protección 50BF paño J11 Bloqueada.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 10:00 05-01-23 12:00 05-01-23 11:51 05-01-23 13:00

2022116204 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 456

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 2011 S/E LOS CHANGOS

23415

23416

S/E LOS CHANGOS J10

S/E LOS CHANGOS J11

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

SE Changos: Bloqueo de protección sistema 1 , sistema 2 y trip 50BF en forma 

alternadas paño J10/J11, por trabajos de implementación de SLRP:
Bajo

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

Paño Cent. Diag. DJ11-Los Changos o Paño Línea LJ10, LCH-Kapatur.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del jefe de faena:

Subestación Los Changos, Trip protección sistema 1, sistema 2 y trip 50BF Bloqueada Se 

realizara en forma alternada el bloqueo entre protecciones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 10:00 05-01-23 12:00 05-01-23 11:51 05-01-23 13:00

2022117365 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

83
Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 528 S/E DEGAÑ

13992

23731

S/E DEGAÑ EG1

S/E DEGAÑ EG2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de paños 52EG1 y 52EG2 de SE Degañ a solicitud de STS por faenas de 

mantenimiento preventivo a Paño H4 en S/E Chiloé asociado a SD 2022117359

Riesgo bajo y controlado, faenas coordinadas con central 

Degañ I y II.
Faenas coordinadas con central Degañ 1 y 2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 10:00 05-01-23 18:00 05-01-23 10:40 05-01-23 20:06

2022114217 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

83
Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 510 S/E FRUTILLAR 31297 S/E FRUTILLAR E2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se realizarán faenas de Protocolizacion y pruebas de protección paño E2 SE Frutillar con 

maleta CMC 356: - Protocolización elemento sobrecorriente fase y residual. - Pruebas 

elemento reconexión automática. - Verificación de entradas y salidas de relé.

Riesgo controlado Paño E2 actualmente fuera de servicio.
Solicitud se suspenderá diariamente al finalizar la jornada diaria. (PT 7226 registro 

interno STS).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 06-01-23 18:00 05-01-23 10:27 05-01-23 16:45

2022117039 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN EL TENIENTE
357

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 914

S/E EL COBRE 

(CODELCO)
2944 EL COBRE (CODELCO) 110/13.8KV 50MVA 9

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Energizar Transformador EL COBRE (CODELCO) 110/13.8KV 50MVA 9 para pruebas en 

vacio.

Riesgo a las personas : Contacto con energía y Arc Flash. 

Estos Riesgos mencionados se encuentran controlados 

mediante procedimientos de trabajo e intervención definido 

para tal efecto.

Energizar Transformador EL COBRE (CODELCO) 110/13.8KV 50MVA 9 para pruebas en 

vacio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 16:00 05-01-23 12:13 05-01-23 16:14

2022116556 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ALFA TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.
2050

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 223 S/E COLBUN 146 S/E COLBUN J3

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se requiere desconexión de Paño J3 para realizar las siguientes actividades:

1.-Revisión de cableado y pruebas de señales de corriente desde los distintos núcleos del 

secundario del TTCC asociado a paño J3 hacia caja de agrupamiento del mismo TTCC. 

2.- Normalización de señales de corriente de los TTCC en caso de encontrar anomalías 

por pruebas indicadas en punto 1.

3.- Inyecciones primarias para validar el correcto cableado. 

4.-Pruebas de Saturación de corrientes.

Riesgo bajo, trabajos con instalación desconectada del 

sistema.

Trabajos asociados a SD N°2022116552 (Desconexión de LT 220kV Puente Negro - 

Colbún C2).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 17:00 05-01-23 10:13 05-01-23 21:10

2022116724 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 618 S/E CERRILLOS 2817 S/E CERRILLOS E2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Trabajos de pruebas e integración a SCADA de control form 6 existente reemplaza según 

ICF 2022100230. Se realizará con desconexión del paño E2 sin consumo afectado en 

coordinación con cliente minero por parada de planta programada.

Riesgo bajo controlado, trabajos a nivel de computador y 

comunicaciones.

Sin consumo afectado en coordinación con cliente minero por parada de planta 

programada.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 12:00 05-01-23 08:57 05-01-23 14:26

2022117359 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

83
Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 531 S/E CHILOE 15556 S/E CHILOE H4

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de Paño H4 en S/E Chiloé por faenas de mantenimiento preventivo a paño 

H4, incluye faenas en  desconectador 89H4-1 que se realizarán con apoyo de personal 

de líneas vivas en donde se realizará la apertura y cierre de puentes en 89H4-1 para 

realizar medidas de protocolo a desconectador indicado.

Riesgo controlado, faenas se realizarán con instalaciones 

desconectadas con apoyo de personal de Líneas Vivas y 

coordinado con centrales San Pedro I y II.

Trabajo sujeto a condiciones climáticas. Faenas coordinadas con centrales San Pedro I y 

II.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 19:00 05-01-23 10:40 05-01-23 20:06
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2022117368 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

83
Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 531 S/E CHILOE

15552

15553

15554

15555

S/E CHILOE HT1

S/E CHILOE H1

S/E CHILOE H2

S/E CHILOE H3

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

No Reconectar 52H1, 52H2, 52H3 y 52HT1 de S/E Chiloé por faenas de mantenimiento 

preventivo a desconectadores 89H4-1 faenas se realizarán con apoyo de personal de 

líneas vivas en donde se realizará la apertura y cierre de puentes en 89H4-1 para realizar 

medidas de protocolo a desconectador indicado. Asociado a SD 2022117359

Riesgo controlado, faenas se realizarán con apoyo de 

personal de Líneas Vivas y Protección Diferencial de Barra 

87B-H de 110 kV Habilitada.

Faenas sujetas a condiciones climáticas.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 19:00 05-01-23 10:40 05-01-23 20:06

2022117379 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ALBA S.A. 274

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 1703

S/E CENTRAL SAN 

PEDRO DALCAHUE
1234 CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 40MVA 1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de Transformador N°1 110/30 KV 40 MVA de S/E San Pedro Dalcahue a 

solicitud de STS por faenas de mantenimiento preventivo a Paño H4 en S/E Chiloé 

asociado a SD 2022117359

Riesgo Bajo, faenas se realizarán con las instalaciones 

desconectadas.

Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto 

Generación)

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 19:00 05-01-23 10:40 05-01-23 20:06

2022117385 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
RÍO ALTO S.A. 274

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 1703

S/E CENTRAL SAN 

PEDRO DALCAHUE
1368 CENTRAL SAN PEDRO DALCAHUE 110/30KV 75MVA 2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de Transformador N°2 110/30 KV 75 MVA de S/E San Pedro Dalcahue a 

solicitud

de STS por faenas de mantenimiento preventivo a Paño H4 en S/E Chiloé asociado a SD

2022117359

Riesgo Bajo, faenas se realizarán con las instalaciones 

desconectadas.

Faenas coordinadas con Parque Eólicos San Pedro I (El Alba) y San Pedro II (Rio Alto

Generación)

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 19:00 05-01-23 10:40 05-01-23 20:06

2022117576 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 624 S/E TIERRA AMARILLA 2869 S/E TIERRA AMARILLA H4

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

SE REQUIERE CONEXIÓN DE DDCC A LLTT DE LLEGADA A SE PLANTAS POR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL T1 EN SE PLANTAS ASOCIADO A LA SD 2022117575.

NIVEL DE RIESGO MEDIO CONTROLADO, TRABAJO 

REALIZADO POR PERSONAL CALIFICADO.

SE REQUIERE CONEXIÓN DE DDCC A LLTT DE LLEGADA A SE PLANTAS POR 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL T1 EN SE PLANTAS ASOCIADO A LA SD 2022117575. 

PARA ESTO SE SOLICITA BLOQUEO DE RECONEXIÓN DEL 52H4 EN SE TIERRA AMARILLA

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 18:00 05-01-23 13:11 05-01-23 19:46

2022117654 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 614 S/E CIRUELOS

teleco

munic

acion

otros: telecomunicacion
Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Asociado a aviso 2022117521. Bajo

Actividades: S/E Ciruelos: Escanear arquitectura para visualizar dispositivos en red SLRP.-

Restricciones: No hay.-

Instalaciones en Riesgo: SCADA Ciruelos o SS.AA. C.C. Ciruelos o SS.AA. C.A. Ciruelos.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del jefe de faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 06-01-23 18:00 05-01-23 10:32 06-01-23 18:20

2022116213 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AES ANDES S.A. 10

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 201

S/E CENTRAL 

MAITENES

6

2407

2408

2409

BA S/E CENTRAL MAITENES 6.6KV B1

BA S/E CENTRAL MAITENES 6.6KV B2

BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1

BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de SE Maitenes para realizar poda y roce entre las torres 47 y 19a de la LT 

110 kV Alfalfal Maitenes Alto Maipo, con los documentos 2022116209 y 2022116210.

El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para 

minimizarlo.

La desconexión de la subestación afecta clientes regulados, los cuales estamos 

coordinando con CGE para su respaldo y/o aviso en los plazos establecidos.

Los clientes regulados son 35 (0,1 MW) según lo indicado por CGE y corresponden al 

alimentador Pueblo Maitenes.

Consumo Regulado CGE DISTRIBUCIÓN S.A. ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 15:00 05-01-23 09:08 05-01-23 15:52

2022116770 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

CHILQUINTA 

TRANSMISIÓN S.A.
1984

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 1757 S/E PEÑABLANCA 16433 S/E PEÑABLANCA H1

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

Mantenimiento preventivo a interruptor 52H1 y sistemas de protección del paño. Riesgo bajo, trabajo programado y controlado. Mantenimiento preventivo a interruptor 52H1 y sistemas de protección del paño.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:30 05-01-23 18:30 05-01-23 08:32 05-01-23 17:57

2022115743 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 2090 S/E PADRE HURTADO 23829 S/E PADRE HURTADO E1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se requiere la desconexión del paño E1 asociado al alimentador Cristalerías de S/E Padre 

Hurtado, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. 

Actualmente el circuito se encuentra exclusivamente alimentando los SSAA de la S/E, el 

cual será reemplazado por el circuito 52E2 Las Brisas, el cual cumplirá dicha función.

Riesgo bajo. Los trabajos se realizarán bajo procedimientos 

de seguridad interno de CGE

Se requiere la desconexión del paño E1 asociado al alimentador Cristalerías de S/E Padre 

Hurtado, por auditoría de protecciones, según carta DE 05042-19 del CEN-CGE. 

Actualmente el circuito se encuentra exclusivamente alimentando los SSAA de la S/E, el 

cual será reemplazado por el circuito 52E2 Las Brisas, el cual cumplirá dicha función.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 14:00 05-01-23 08:56 05-01-23 14:08

2022114465 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 373 S/E ALAMEDA

453

455

456

460

S/E ALAMEDA CT1

S/E ALAMEDA CT2

S/E ALAMEDA BT2

S/E ALAMEDA BT1

Obras Civiles

Sin 

Limitacio

nes

Se requiere orden de precaución operacional de no reconectar interruptores 52BT1, 

52BT2, 52CT1,52CT2 de SE Alameda, Bloqueo de Reconexion 52B5 y 52B6 SE Rancagua ,  

 como medida de precaución ante labores de obras civiles en patio de 15kV, patio de 

66kV modificación de cámaras de control existentes y armado de estructuras en SE 

Alameda asociados a proyecto NUP 1121 Ampliación SE Alameda.

Riesgo del trabajo medio y controlado.

Debido a que los trabajos de obras civiles son en cercanias de camaras existentes, se 

requiere la precaucion operacional de 52CT1,52CT2, 52BT1 y 52BT2 de  SE Alameda, 

Bloqueo de Reconexion 52B5 y 52B6 SE Rancagua  por trabajos en patio de 66kV y 15 

kV, Armado de estructuras, trabajos de obras civiles.

No existen clientes finales afectados.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:45 05-01-23 19:46

2022114564 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

AR PUELCHE SUR SPA 

[En_Revision]
1833

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 2301

S/E PUELCHE SUR 

[EN_REVISION]

30464

30465

30466

30467

30468

30469

30470

30471

30472

30473

30474

30475

30476

30477

30478

S/E PUELCHE SUR F1 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR F2 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR F3 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR F4 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR F5 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR F6 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR F7 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR F8 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR F9 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR FSA1 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR FZ1 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR FBC1 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR FSA2 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR FZ2 [EN_REVISION]

S/E PUELCHE SUR FBC2 [EN_REVISION]

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Pruebas descargas parciales a Cables MT Parque Eólico. Condiciones requeridas:  celdas 

de media tensión a disposición de jefe de faena.

El riesgo del trabajo es bajo con las instalaciones 

desenergizadas.

Pruebas descargas parciales a Cables MT Parque Eólico. Condiciones requeridas:  celdas 

de media tensión a disposición de jefe de faena.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 20:00 05-01-23 08:13 05-01-23 17:34

2022114718 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 400 S/E PUNTA DE CORTES

28432

28433

28434

28435

28436

28437

S/E PUNTA DE CORTES A8 [EN_REVISION]

S/E PUNTA DE CORTES A9

S/E PUNTA DE CORTES A11 [EN_REVISION]

S/E PUNTA DE CORTES A12

S/E PUNTA DE CORTES A14 [EN_REVISION]

S/E PUNTA DE CORTES A15

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 0741 se solicita: No reconectar interruptores 

52A8, 52A9, 52A11, 52A12, 52A14 y 52A15 de S/E Punta de Cortés, No reconectar 

interruptor 52AT de S/E Paine, No reconectar interruptor 52A1 Y 52A2 de S/E Fátima Y 

No reconectar 52A1 y 52A2 de S/E Malloa por trabajos en sus instalaciones.

Riesgo controlado por TRANSELEC. .
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 06:01 05-01-23 18:36

2022114914 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
SAN JUAN S.A. 341

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1792

S/E CENTRAL PARQUE 

EOLICO SAN JUAN
16861 S/E CENTRAL PARQUE EOLICO SAN JUAN J1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

S/E Punta Colorada Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y 

línea de Paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, JT1, J17, J20. Nota: los paños J17 y J20 se encuentran 

desvinculados, también incluye desmalezado.

Bajo, este trabajo se realiza por personal especializado de 

Transelec que a través de la SODI 5524 solicita no reconectar 

el interruptor 52J1 en S/E San Juan sin previa coordinación 

con el CNOT Norte.

También se  solicita no reconectar el 52J13 y 52J14 en S/E Punta Colorada.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 06:48 05-01-23 14:43

2022114919 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
SAN JUAN S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 606 S/E PUNTA COLORADA

16858

16859

S/E PUNTA COLORADA J13

S/E PUNTA COLORADA J14

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

S/E Punta Colorada Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y 

línea de Paños J1, J2, J3, J4, J5, J6, JT1, J17, J20. Nota: los paños J17 y J20 se encuentran 

desvinculados, también incluye desmalezado.

Bajo, este trabajo se realiza por personal especializado de 

Transelec que a través de la SODI 5524 solicita no reconectar 

los interruptores 52J13 y 52J14 en S/E Punta Colorada sin 

previa coordinación con el CNOT Norte.

También se  solicita no reconectar el 52J1 en S/E San Juan.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 06:48 05-01-23 14:43

2022115257 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
BARRICK GENERACIÓN 82

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 606 S/E PUNTA COLORADA

12194

12195

12196

S/E PUNTA COLORADA J7

S/E PUNTA COLORADA J8

S/E PUNTA COLORADA J9

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación de equipos primarios, marco de barra y marco de línea en S/E Punta 

Colorada ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J7, 52J8, 

52J9 y 52C4 de S/E Punta Colorada.

El riesgo del trabajo es bajo y que se ejecutan en 

instalaciones de terceros.

Lavado de aislación de equipos primarios, marco de barra y marco de línea en S/E Punta 

Colorada ejecutado por Transelec. Condiciones requeridas: No reconectar 52J7, 52J8, 

52J9 y 52C4 de S/E Punta Colorada.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 06:20 05-01-23 13:15

2022115273 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 642 S/E LAS ARAÑAS 2993 S/E LAS ARAÑAS E1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

A solicitud de CGE SA., según SODI N°221, por trabajos cercanos de instalaciones de 

redes de MT, se requiere bloqueo de reconexión 52E1 alimentador Superpollo S/E Las 

Arañas, Interruptor general y único alimentador del T3 de la misma S/E.

Riesgo controlado por CGE. .
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 20:00 05-01-23 08:34 05-01-23 20:14

2022115473 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1820 S/E ATACAMA 1899 BA S/E ATACAMA 220KV BP1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

S/E Atacama:Lavado de aislacion a equipos primarios paños J1, J2, J3, J4, J5, JR, J12 y 

JT1.
Bajo

Restricciones:

Terceros, S/E O'Higgins: 52J8 con bloqueo a la reconexión 

Terceros, S/E Tap Off Enlace: 52J1 con bloqueo a la reconexión

Subestación Miraje, 52J5 y 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Terceros, Central Gas Atacama: 52C-1A, 52D1-10, 52C-1B Y 52D1-32 con bloqueo a la 

reconexión

Subestación Atacama, 52E1 con bloqueo a la reconexión.

Terceros, Subestación Atacama: 52J3 con bloqueo a la reconexión.

Subestación Atacama, 52J1, 52JT1, 52J2, 52J4, 52J5, 52JR, 52JS con bloqueo a la 

reconexión.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Atacama-Miraje, C1 o Paño Acoplador JR01-Atacama o Paño Transformación 

LJ01-Atacama o Paño Transformación LJ02-Atacama o Paño Transformación LJ04-

Atacama o Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 220 kV, Sección 1-Atacama

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del jefe de faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 17:50

2022115509 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. 1744

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 1827

S/E CENTRAL DIESEL 

ARICA
1445 CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV 20MVA 1

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

Revisión de conexionado e inyección primaria en paño Trafo1 Riesgo bajo,  trabajo a realizar con equipo desenergizado

Condiciones requeridas: Transferencia de Alimentador Centro a CGE.,       89CT1 Abierto, 

89BT1 Abierto,  89CAT Abierto, 89CSA2 Abierto, 89C1-1,  

89C2-1, 89C3-1  Abierto.

Nota: Para Abrir 89BT1 es necesario abrir momentáneamente 52B1

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 17:00 05-01-23 08:27 05-01-23 19:52

2022115606 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 477 S/E TENO EMPALME 1635 S/E TENO EMPALME A1

Roce y pode 

franja 

servidumbre

Sin 

Limitacio

nes

A solicitud de TRANSELEC, según Sodi 0752 se solicita No reconectar interruptor 52A1 

en S/E Empalme Teno por trabajos en sus instalaciones.
Riesgo controlado por TRANSELEC. .

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 06:01 05-01-23 18:36

2022115615 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TSGF SpA 1688

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 2221 S/E ANA MARIA

28501

28502

28504

28505

S/E ANA MARIA J1

S/E ANA MARIA J2

S/E ANA MARIA J4

S/E ANA MARIA J5

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación equipos primarios paños  JZ1; J8; J9 de S/E Lagunas. Trabajos 

realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1-52J2-52J4-52J5 en 

S/E Ana María.

El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en 

instalaciones de terceros.

Lavado de aislación equipos primarios paños  JZ1; J8; J9 de S/E Lagunas. Trabajos 

realizados por Interchile. Condiciones requeridas: No reconectar 52J1-52J2-52J4-52J5 en 

S/E Ana María.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:40 05-01-23 14:40

2022115721 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

EMBALSE CONVENTO 

VIEJO S.A.
505

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 2105

S/E SECCIONADORA 

CONVENTO VIEJO
24107 S/E SECCIONADORA CONVENTO VIEJO A1

Roce y pode 

franja 

servidumbre

Sin 

Limitacio

nes

Roce vegetación y corta de árboles en franja servidumbre por parte de terceros  en línea 

154Kv Itahue-Tinguiririca y Línea Itahue-Convento Viejo, Circuito 1. Condición requerida 

"No reconectar 52A1".

El riesgo de la labor es bajo,Condición requerida "No 

reconectar 52A1", Debido a roce vegetación y corta de 

árboles en franja servidumbre por parte de terceros  en línea 

154Kv Itahue-Tinguiririca y Línea Itahue-Convento Viejo, 

Circuito 1.

Corte de árboles en varios vanos. Roce vegetación y corta de árboles en franja 

servidumbre por parte de terceros en línea 154Kv Itahue-Tinguiririca y Línea Itahue-

Convento Viejo, Circuito 1. Condición requerida "No reconectar 52A1".

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 09:06 05-01-23 18:47

2022116182 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ALTO JAHUEL 

TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.

82
Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 560 S/E ALTO JAHUEL

NO 

Aplica
NO Aplica

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Actualización del sistema operativo y upgrades del software MicroSCADA X en el 

servidores SCADA Principal y Respaldo del Centro de Control.
Riesgo: Posible intermitencia de envío de datos SITR al CEN.

El trabajo se realizará en un servidor a la vez, comenzado con el servidor de respaldo se 

verifica el correcto funcionamiento y se procede a continuar los trabajos en el servidor 

principal.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 13:22 07-01-23 21:30

2022116056 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ALTO JAHUEL 

TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.

82
Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 560 S/E ALTO JAHUEL 16393 S/E ALTO JAHUEL K5

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se realizará reinicio de relé de protección SP2 ABB REL670, Paño K5 SE Alto Jahuel 

500kV.

Riesgo: Apertura indeseada interruptor 52K5, perdida de 

comunicación con IED sólo durante el reinicio de este.

Mitigación:  Se pasará IED a modo Test, para ello se insertará 

block de prueba en IED.

No genera indisponibilidad de línea, debido a que el sistema 

quedaría funcionando con el Sistema 1.

- Los trabajos no consideran cambios de ajustes de protecciones.

- Se mantendrá en todo momento el sistema de protección 1 habilitado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 10:39 05-01-23 12:47

2022116052 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 456

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 2011 S/E LOS CHANGOS

23413

23414

S/E LOS CHANGOS J7

S/E LOS CHANGOS J8

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

SE CHANGOS/ Trabajo asociado al proyecto SLRP/ Configuración de dirección IP - Trigger 

Manual a rele de protección Paños J7-J8.
Bajo

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Kapatur-Los Changos, C1.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del jefe de faena:

Subestación Los Changos, Armario SLRP Delimitar y/o señalizar zona de trabajo.

 Subestación Los Changos, Protección S1 paño J7-J8 Bloqueada Se bloqueará de forma 

alternada entre S1 y S2.

Subestación Los Changos, Protección S2 paño J7-J8 Bloqueada Se bloqueará de forma 

alternada entre S1 y S2.

Subestación Los Changos, Protección 50BF paño J8 Bloqueada.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 10:00 05-01-23 09:42 05-01-23 11:40

2022116205 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 456

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 2011 S/E LOS CHANGOS

23413

23414

S/E LOS CHANGOS J7

S/E LOS CHANGOS J8

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

SE Changos: Bloqueo de protección sistema 1 , sistema 2 y trip 50BF en forma 

alternadas paño J7/J8, por trabajos de implementación de SLRP:
Bajo

Restricciones:

No hay.

Instalaciones en Riesgo:

Paño Cent. Diag. DJ08-Los Changos o Paño Línea LJ07, LCH-Kapatur.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del jefe de faena:

Subestación Los Changos, Trip protección sistema 1, sistema 2 y trip 50BF Bloqueada Se 

realizara en forma alternada el bloqueo entre protecciones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 10:00 05-01-23 09:42 05-01-23 11:40

2022116414 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1893 S/E LAGUNAS 22698 S/E LAGUNAS JZ1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación en paño de Reactor JZ1 de Subestación Lagunas.

Existe riesgo de disparo de circuito 1 LT Lagunas - Ana María, 

riesgo de disparo de barra 1 en subestación Lagunas y riesgo 

de disparo de interruptor 52JZ1. Los riesgos serán 

minimizados tomando las medidas de precaución y seguridad 

indicadas para los trabajos. Se lavara 1 equipo de patio a la 

vez, nunca en simultaneo.

Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Lagunas:

Bloqueo de reconexión de Interruptor 52J8.

Bloqueo de reconexión de Interruptor 52J9.

Las condiciones de los otros paños de subestación Lagunas, serán gestionadas con 

Transelec vía SODI.

Las condiciones en el extremo de subestación Ana María, serán gestionadas con TSGF vía 

SODI.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 12:00 05-01-23 14:18



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
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Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2022116430 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1893 S/E LAGUNAS 22699 S/E LAGUNAS J9

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación en paño J9 de Subestación Lagunas.

Existe riesgo de disparo de circuito 2 LT Lagunas - Ana María, 

riesgo de disparo de barras 2 en subestación Lagunas.

Los riesgos serán minimizados tomando las medidas de 

precaución y seguridad indicadas para los trabajos. Se lavara 

1 equipo de patio a la vez, nunca en simultaneo.

Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Lagunas:

Bloqueo de reconexión de Interruptor 52J8.

Bloqueo de reconexión de Interruptor 52J9.

Las condiciones de los otros paños de subestación Lagunas, serán gestionadas con 

Transelec vía SODI.

Las condiciones en el extremo de subestación Ana María, serán gestionadas con TSGF vía 

SODI.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 12:00 05-01-23 14:18

2022116505 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
INTERCHILE S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1893 S/E LAGUNAS 22702 S/E LAGUNAS J8

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación en paño 52J8 de Subestación Lagunas.

Existe riesgo de disparo de circuito 1 LT Lagunas - Ana María, 

riesgo de disparo de barras 1 y 2  en subestación Lagunas. 

Los riesgos serán minimizados tomando las medidas de 

precaución y seguridad indicadas para los trabajos. Se lavara 

1 equipo de patio a la vez, nunca en simultaneo.

Se requieren las siguientes condiciones en Subestación Lagunas: 

Bloqueo de reconexión de Interruptor 52J8. 

Bloqueo de reconexión de Interruptor 52J9. 

Las condiciones de los otros paños de subestación Lagunas, serán gestionadas con 

Transelec vía SODI. 

Las condiciones en el extremo de subestación Ana María, serán gestionadas con TSGF vía 

SODI.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 12:00 05-01-23 14:18

2022116561 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE 1744

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1839

S/E CENTRAL 

TOCOPILLA
21433 S/E CENTRAL TOCOPILLA JG16

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de paño asociado a Trafo principal de unidad U16 Dada las características del trabajo el riesgo es mínimo No hay
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 10:58 05-01-23 11:30

2022116725 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
1855

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 2211 S/E NUEVA LAMPA

28371

28372

28374

28375

S/E NUEVA LAMPA J1

S/E NUEVA LAMPA J2

S/E NUEVA LAMPA J4

S/E NUEVA LAMPA J5

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Transelec realiza corte y poda de arboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Trabajos por parte de Transelec
Frente a una operación automática  del paño señalado Enel solo reconectará previa 

coordinación con el CEN.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 06:15 05-01-23 11:30

2022116727 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
1855

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 694 S/E LAMPA 6114 S/E LAMPA J1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Transelec realiza corte y poda de arboles cercanos a la línea, con instalación energizada. Trabajos por parte de Transelec
Frente a una operación automática  del paño señalado Enel solo reconectará previa 

coordinación con el CEN.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 06:15 05-01-23 11:30

2022117174 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. 1744

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 2248

S/E NUEVA 

CHUQUICAMATA

29021

29022

29023

S/E NUEVA CHUQUICAMATA J4

S/E NUEVA CHUQUICAMATA J5

S/E NUEVA CHUQUICAMATA J6

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Mantenimiento operacional cada 1 año

Se toman todas las medidas de precaución, controlando 

todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, 

riesgo bajo.

CONDICIONES REQUERIDAS; Precaución  paños J4, J5 y J6.  ENCARGADO MANIOBRAS: 

Operador transmisión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 16:00 05-01-23 13:21 05-01-23 16:14

2022117424 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
1855

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 676

S/E ANDES (ENEL 

TRANSMISION)

NO 

Aplica
NO Aplica

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

Se realizara el mantenimiento preventivo a , UTR ELIOP SCADA y UTR SEL SDAC de 

subestación. Además se realizara el respaldo de la configuración actual. Se interrumpirá 

la comunicación de la subestación con sistema SCADA por 30 min. aprox. en una 

oportunidad previa coordinación con despachador de turno

Se realizara el mantenimiento preventivo a , UTR ELIOP 

SCADA y UTR SEL SDAC de subestación

Se interrumpirá la comunicación de la subestación con sistema SCADA por 30 min. 

aprox. en una oportunidad previa coordinación con despachador de turno.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 20:00 05-01-23 10:18 05-01-23 14:45

2022117464 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 431 S/E PUNITAQUI

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415

5157

7168

12297

12298

15683

15684

15685

S/E PUNITAQUI CCE5

S/E PUNITAQUI B2

S/E PUNITAQUI B1

S/E PUNITAQUI C2

S/E PUNITAQUI C1

S/E PUNITAQUI C3

S/E PUNITAQUI CT1

S/E PUNITAQUI BT1

S/E PUNITAQUI C4

S/E PUNITAQUI CBP1

S/E PUNITAQUI CBP2

S/E PUNITAQUI CTSA

S/E PUNITAQUI CT2

S/E PUNITAQUI HT2

S/E PUNITAQUI C6

S/E PUNITAQUI C7

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación de equipos de patio. Considera bloqueo de reconexión de 

interruptores 52H1 y 52B5 de S/E Ovalle, bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 y 

precaución en interruptores 52HT2, 52BT1, 52CT1 y 52CT2 de SE Punitaqui. Los 

bloqueos de reconexión se realizarán en forma paulatina y efectiva solo cuando los 

trabajos se estén ejecutando.

Bajo riesgo durante todo el trabajo, faena planificada y 

controlada en terreno. No existe riesgo sobre ningún equipo.

Lavado de aislación de equipos de patio. Considera bloqueo de reconexión de 

interruptores 52H1 y 52B5 de S/E Ovalle, bloqueo de reconexión de interruptor 52B1 y 

precaución en interruptores 52HT2, 52BT1, 52CT1 y 52CT2 de SE Punitaqui. Los 

bloqueos de reconexión se realizarán en forma paulatina y efectiva solo cuando los 

trabajos se estén ejecutando.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 11:16 05-01-23 13:32

2022117586 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CUMBRES SPA 652

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 2117 S/E CENTRAL CUMBRES 2614 CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión en relación al mantenimiento mayor de

la S/E Mocho.  Solicitud asociada : 2022117077

Desconexión en relación al mantenimiento mayor de

la S/E Mocho.  Solicitud asociada : 2022117077

Desconexión en relación al mantenimiento mayor de

la S/E Mocho.  Solicitud asociada : 2022117077

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 06-01-23 18:00 05-01-23 07:43 05-01-23 13:07

2022117587 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CUMBRES SPA 652

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 2117 S/E CENTRAL CUMBRES 2615 CENTRAL CUMBRES 23/13.2KV 13MVA N°2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión en relación al mantenimiento mayor de

la S/E Mocho.  Solicitud asociada : 2022117077

Desconexión en relación al mantenimiento mayor de

la S/E Mocho.  Solicitud asociada : 2022117077

Desconexión en relación al mantenimiento mayor de

la S/E Mocho.  Solicitud asociada : 2022117077

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 06-01-23 18:00 05-01-23 07:43 05-01-23 13:07

2022117644 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 586 S/E QUILLOTA 1678 BA S/E QUILLOTA 220KV BT-1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

S/E Quillota: Solicitud de Minera Los Pelambres para mantenimiento del desconectador 

89J7-3 asociado a L.220 kV Quillota - Piuquenes circ. 1.

Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV 

Sección 1. Temporalidad de los Riesgos: Durante el desarrollo 

de los trabajos. Nivel de Riesgo: Bajo.

Actividades: S/E Quillota: Solicitud de Minera Los Pelambres para mantenimiento del 

desconectador 89J7-3 asociado a L.220 kV Quillota - Piuquenes circ. 1.

Restricciones: Instalación indisponible.

Instalaciones en Riesgo: S/E Quillota: Barra de 220 kV Sección 1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante el desarrollo de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación y señalización de la zona de trabajo. Puestas a 

tierra provisionales a ambos lados del equipo a intervenir.

NOTA: Línea de 220 kV Quillota - Piuquenes circ. 1 desconectada.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 19:00 05-01-23 09:29 05-01-23 10:06

2022117683 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA 378

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1910 S/E O'HIGGINS

teleco

munic

acion

otros: telecomunicacion Obras Civiles

Sin 

Limitacio

nes

Descarga de materiales, trabajos de obras civiles e instalación de poste para dispositivos 

espanta aves en patio de SE O’Higgins
Riesgo bajo, trabajo realizado bajo procedimiento respectivo. No requiere condiciones operacionales

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 13-01-23 20:00 09-01-23 15:23 13-01-23 20:00

2022117744 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA SCM MINERA 

LUMINA COPPER CHILE
246

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1649 S/E CASERONES

15152

15153

S/E CASERONES J1

S/E CASERONES J2

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Línea Maitencillo- Caserones C1 y C2.- Lavado de aislación estructuras N°1 a 90.
Riesgo bajo para el SEN, en terreno toman las medidas 

necesarias.

En S/E Caserones, no reconectar 52J1 y 52J2.

En S/E Jorquera, no reconectar 52JT.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 06:04 05-01-23 16:38

2022116760 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

83
Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 502 S/E CORRAL

NO 

Aplica
NO Aplica

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Intervención remota de SCADA GE para poder configurar las señales asociadas al equipo 

89B1-1. Y 89B1-1T El objetivo de este trabajo es dejar implementada la comunicación 

con los equipos primarios asociados al paño B1.

Intervención remota donde se procederá a realizar trabajos de configuración de RTU 

LOCAL para habilitar la comunicación con los equipos asociados al paño B1 junto con la 

integración de las señales Binarias y comandos y sus pruebas hasta el SCADA.

Riesgo controlado y bajo.

PT 7366 registro interno STS

Se perderá comunicación con la RTU por 5 min aproximadamente cuando se reinicie la 

RTU LOCAL  y cuando se realice DBSEQ.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 06-01-23 20:00 05-01-23 15:50 07-01-23 00:23

2023000009 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1893 S/E LAGUNAS 2161 BA S/E LAGUNAS 220KV BP2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

A solicitud de Interchile (SODI T-1157), Lavado de aislación de equipos primarios 

asociados a paño JZ1, J8 y J9.

Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 2-Lagunas. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.Nivel de 

Riesgo: Bajo.

Restricciones:

Subestación Encuentro, 52J1, 52J6, J13, J15, JCE2, 52JS, 52JR, No reconectar.

Bloqueos del jefe de faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 11:50 05-01-23 15:15

2022115768 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 562 S/E CARDONES 2348 S/E CARDONES H3

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

A solicitud de CGE Transmisión , restricción en el paño H3 de S/E Cardones, Lavado de 

aislación de  LT.110 KV Cardones-Copiapo, según SODI 237-238.
Bajo

Actividades:

S/E Cardones: A solicitud de CGE Transmisión-según Sodi-237-238

Restricciones:

Subestación Cardones, 52H3 con bloqueo a la reconexión 

Instalaciones en Riesgo:

Paño Línea LH03, CAR-Copiapo

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena: 

NO HAY

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 09:28 05-01-23 18:44

2023000007 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1893 S/E LAGUNAS 2160 BA S/E LAGUNAS 220KV BP1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

A solicitud de Interchile (SODI T-1157), Lavado de aislación de equipos primarios 

asociados a paño JZ1, J8 y J9.

Instalaciones en Riesgo: Barra 220 kV, Sección 1-Lagunas. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.Nivel de 

Riesgo: Bajo.

Restricciones:

Subestación Encuentro, 52J2, 52J5, 52J7, J10, J12, J14, 52JS, 52JR, 52JT1 No reconectar.

Bloqueos del jefe de faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 11:50 05-01-23 15:15

2022115460 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1820 S/E ATACAMA 1428 ATACAMA 220/23 KV 30MVA 1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

S/E Atacama: Lavado de aislación Patio 23 KV, paños ET1 y E1. Bajo

Restricciones:

Subestación Atacama, 52JT1; 52E1 con bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo:

Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 23 kV-Atacama.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del jefe de faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 09:43

2022117014 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

MINERA ESCONDIDA 

LTDA.
378

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1870 S/E ESCONDIDA NORTE

teleco

munic

acion

otros: telecomunicacion
Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Mantenimiento a  equipos de comunicación Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo. Posible intermitencia de comunicaciones mientras dure la intervención.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 20:00 05-01-23 12:02 05-01-23 13:07

2022114151 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 568 S/E CONCEPCION 256 transformadores3d: 256

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

 •Nota: Trabajos previos asociados a “Proyecto MNR Reemplazo de la unidad de reserva 

del Autotransformador ATR7 de SE Concepción”, NUP 3781.
Bajo

Actividades: S/E Concepción: Desconexión de conductores Bushings 220-154KV a barras 

auxiliares de 220 kV y 154 kV. Desconexionado de bushing del terciario 13,2KV y el 

neutro de la Unidad R del Banco ATR7, desmontaje de pararrayos de 220 kV y aislador 

de pedestal desde muro cortafuego, retiro de cerco perimetral.

Condiciones: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción, indisponible.

Instalaciones en Riesgo: Tr. Reserva 07, 220/154kV-Concepción.

Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del jefe de faena: S/E Concepción: Se instalará tierra provisional de bloqueo en 

la llegada de los 2 bushings de la unidad de reserva del terciario (UR_Fase Y1-Y2), en la 

barra auxiliar 220kV del Banco ATR7 y en la barra auxiliar 154kV del Banco ATR7.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 10-01-23 18:00 06-01-23 09:17 06-01-23 14:40

2022115461 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1820 S/E ATACAMA 1902 BA S/E ATACAMA 23KV BP

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

S/E Atacama: Lavado de aislación Patio 23 KV, paños ET1 y E1. Bajo

Restricciones:

Subestación Atacama, 52JT1; 52E1 con bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo:

Tr. Trifásico 01, 220kV-Atacama o Barra 23 kV-Atacama.

Temporalidad de los Riesgos:

Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo:

Bajo.

Bloqueos del jefe de faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 09:43

2022115859 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA CENTINELA 453

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1978

S/E TAP OFF 

SAIRECABUR

23147

23149

S/E TAP OFF SAIRECABUR HT1

S/E TAP OFF SAIRECABUR HT2

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación a equipos de patio.
Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad 

para un trabajo seguro.
Condiciones Requeridas: Señalizar No Reconectar SE Sairecabur 52HT1 52HT2

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:47 05-01-23 18:30

2022114347 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1033

TAP OFF PUNTA DE 

CORTES

28048

28047

28046

24460

S/E PUNTA DE CORTES A6 [EN_REVISION]

S/E PUNTA DE CORTES A4 [EN_REVISION]

S/E PUNTA DE CORTES A3 [EN_REVISION]

S/E PUNTA DE CORTES A1 [EN_REVISION]

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Trabajos asociados a proyecto NUP 897 Seccionamiento S/E Punta de Cortés: Para 

desmontaje/montaje para Inspección y Normalización reemplazo de TTPP en paño 

Paños A1, A3, A4 y A6.-

Actividades: S/E Punta de Cortés: Desmontaje/montaje para Inspección y Normalización 

de Transformadores de potencial (tensión) inductivos asociados a los paños A1, A3, A4 y 

 A6 de las Diagonales N°1 y N°2 (Fuera de Servicio).-

Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.-

Restricciones: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Tinguiririca-

Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2.-

Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jah, C2 o L 154kV Tinguiririca-

Rancagua-A. Jah, C1

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

puntos energizados.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. de Cortés, Delimitar zona de trabajo 

mantener distancias eléctricas con equipos energizados.- Instalación de tierras 

provisionales de bloqueo Jefe de faena en transformadores de potencial  del Paños A1, 

A3, A4 y A6.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2023000954 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. 1744

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 1827

S/E CENTRAL DIESEL 

ARICA
1445 CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV 20MVA 1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Revisión y correción de conexionado 87T1,  pruebas de inyección primaria a equipos 

paño Transformador T1
Riesgo bajo, trabajo a realizar con equipo desenergizado.

Condiciones requeridas:    

 •Transferencia de alimentador Centro a CGE. (C1)

 •89CT1-1 Abierto.    

 •89BT1 Abierto.    

 •89B1-1 Abierto.    

 •89B1-2 Abierto.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 17:00 05-01-23 08:27 05-01-23 19:52

2022115860 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA CENTINELA 453

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1967

S/E TAP OFF 

LICANCABUR

23126

23128

S/E TAP OFF LICANCABUR HT2

S/E TAP OFF LICANCABUR HT1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación a equipos de patio Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad Condiciones Requeridas: SE Licancabur señalizar No Reconectar 52HT1 52HT2
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:47 05-01-23 18:30



Reporte Desconexión/Intervención Subestacion
Fecha generación reporte: 24-01-2023 17:27:01

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 194

Total registros Subestacion: 85

Número Tipos Estado Empresa
Id 

Coordinado

Tipo 

Solicitud
Origen

Tipo 

Programación
ID(s) SubEstación ID(s) Elemento(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2022113847 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 606 S/E PUNTA COLORADA

1359

1630

BA S/E PUNTA COLORADA 220KV BP1

BA S/E PUNTA COLORADA 220KV BP2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

S/E Punta Colorada, Lavado de aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y 

línea. Paños J1; J2; J3; J4; J5; J6, (J7, J8. J9 Terceros),J17,J20.
Bajo

Actividades:

Lavado de aislación de instalación en servicio (Barra), S/E Punta Colorada, Lavado de 

aislación de equipos primarios, incluye marcos de barra y línea. Paños J1; J2; J3; J4; J5; 

J6, (J7, J8. J9 Terceros),J17,J20 Nota: el paño J17 y J20 se encuentran desvinculados., 

incluye desmalezado

Restricciones:

Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J6 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J10 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J7 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J9 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J8 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J13 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J14 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación San Juan, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Central Barrick, 52C4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2 

o L 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C1 o L 220kV Punta Colorada-Don Héctor, C2 o 

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 15:00

2022115785 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA LAS CENIZAS S.A. 175

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 966 S/E LAS LUCES 5096 S/E LAS LUCES H2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Implementación de reajustes de reconexión en paño H2 según EAP N° 71/2022 

presentado por CGET y aprobado por CEN

Los riesgos están controlados por procedimiento interno 

generado por CGET

En el contexto de mejora de los tiempos de reposición del servicio ante fallas 

transitorias, en particular las provocadas por aves, CGE Transmisión preparó una 

propuesta denominada EAP 71-2022 para modificar los ajustes de la función de 

reconexión de la LT 110 kV  Las Luces – Taltal  sobre los siguientes interruptores:

Paño H2 S/E Las Luces

No tiene consumo 

afectado

modificacion_protecci

on
05-01-23 08:00 05-01-23 17:00 05-01-23 11:53 05-01-23 15:30

2022115794 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA LAS CENIZAS S.A. 175

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 967 S/E PLANTA OXIDO 5502 S/E PLANTA OXIDO H2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

aumentar a 10 segundos la reconexión de los tramos de línea mencionados de modo 

que, ante una operación por aves, estas dejen de tener contacto con la LT antes de un 

intento automático de reconexión y que este sea exitoso ya que los tiempos actuales 

(500 milisegundos) son muy breves para el despeje del elemento causante de la falla. 

Asimismo, se propone habilitar también la reconexión en segunda zona de la LT ya que 

actualmente se circunscribe a la zona 1.

Riesgos controlados por procedimiento interno generado por 

CGET

Implementación de reajustes de reconexión en paño H2 según EAP N° 71/2022 

presentado por CGET y aprobado por CEN

No tiene consumo 

afectado

modificacion_protecci

on
05-01-23 08:00 05-01-23 17:00 05-01-23 11:53 05-01-23 15:30

2022117411 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ALFA TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.
2050

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 284 S/E CERRO CALERA

30280

30281

30282

30283

S/E CERRO CALERA CT1

S/E CERRO CALERA C13

S/E CERRO CALERA C14

S/E CERRO CALERA C15

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Mantenimiento de muro perimetral de banco de condensadores C1 y C2 y 

Transformador de Servicios auxiliares 12kV .
Sin Riesgos para el sistema Sin Comentarios adicionales.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 09:56 05-01-23 18:06

2022117104 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA 378

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1918 S/E PLANTA OXIDOS 2237 BA S/E PLANTA OXIDOS 220KV BP

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado aisladores S/E Planta Óxidos Riesgo bajo. Trabajo realizado bajo procedimiento respectivo.

Se requiere orden de no reconectar en:

S/E Planta Oxidos 52JT1 y 52JT2.

S/E Domeyko 52J1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:30 05-01-23 18:00 05-01-23 08:33 05-01-23 10:54

2022113824 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1987 S/E URIBE 1670 URIBE 110/23 KV 21MVA 1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislacion y equipos de patio Riesgos controlados, según procedimiento interno CGETx

Condiciones operacionales : Deshabilitar reconexion automática de 52H4 en S/E 

Esmeralda , retiro  reconexion automática de 52H1  en S/E Uribe señalizar 52HT1 y 52H2 

en S/E Uribe

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:00 05-01-23 17:06 05-01-23 07:19 05-01-23 12:30

2022115774 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

EMPRESA DE 

TRANSMISIÓN ELÉCTRICA 

TRANSEMEL S.A.

400
Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1871 S/E ESMERALDA 22508 S/E ESMERALDA H4

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Se requiere no reconectar 52H4 en SE Esmeralda a solicitud de CGE por faenas de lavado 

de aislación  S/E Uribe y equipos de patio.

Nivel de riesgo bajo y controlado de parte de CGE 

Transmisión.

Faenas coordinadas con CGE y asociadas a SD 2022113824. (SODI 05 CGE registro 

interno de Transemel).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:00 05-01-23 17:00 05-01-23 07:24 05-01-23 12:33

2022116200 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA 378

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1910 S/E O'HIGGINS

22837

22840

S/E O'HIGGINS J7

S/E O'HIGGINS J10

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Trabajos de lavado de aislación en Línea 220 kV Kapatur - O'Higgins circuito 1 y 2. Riesgo Bajo. Trabajo programado.

A solicitud de Saesa se requiere orden de no reconectar los interruptores 52J7 y 52J10 

de Subestación O'Higgins por lavado de aislación a las Líneas 220 kV Kapatur - O'Higgins 

1 y 2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:00 05-01-23 18:00 05-01-23 07:45 05-01-23 15:39

2022116235 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

FOTOVOLTAICA NORTE 

GRANDE 5
470

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 2048 S/E URIBE SOLAR 23190 S/E URIBE SOLAR H1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación equipos de primarios en S/E Uribe. Trabajos realizados por CGE 

Transmisión. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1.

El riesgo del trabajo es bajo ya que se ejecuta en 

instalaciones de terceros.

Lavado de aislación equipos de primarios en S/E Uribe. Trabajos realizados por CGE 

Transmisión. Condiciones requeridas: No reconectar 52H1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:00 05-01-23 17:00 05-01-23 07:29 05-01-23 12:35

2022115770 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 571 S/E EL SALADO 14786 S/E EL SALADO HT1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

SODI- 003 -CGE 

 Lavado de aislación con tensión alimentador El Salar
Bajo

Actividad:

S/E Salado: A solicitud de CGE . Lavado de aislación con tensión alimentador El Salar

Restricciones:

Subestación Salado, No Reconectar 52HT1

Instalaciones en Riesgo:

Paño Transformación HT01-El Salado

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del Jefe de Faena:

No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:00 05-01-23 18:00 05-01-23 10:18 05-01-23 15:15

2022116524 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
AR TCHAMMA SPA 1947

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 2268 S/E TCHAMMA

29455

29456

29457

29458

29459

29460

29461

29462

29463

29464

29465

29466

29467

29468

29469

29470

29471

29472

29473

S/E TCHAMMA JT1

S/E TCHAMMA FT1

S/E TCHAMMA FZ1

S/E TCHAMMA FT1-1

S/E TCHAMMA FSA

S/E TCHAMMA F1

S/E TCHAMMA F2

S/E TCHAMMA F3

S/E TCHAMMA F4

S/E TCHAMMA F5

S/E TCHAMMA F6

S/E TCHAMMA FT1-2

S/E TCHAMMA F7

S/E TCHAMMA F8

S/E TCHAMMA F9

S/E TCHAMMA F10

S/E TCHAMMA F11

S/E TCHAMMA 33KV BP1

S/E TCHAMMA 33KV BP2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de planta para instalación de cepos de refuerzo en cables MT, sección de 

ingreso a alimentadores. Condiciones requeridas: Condiciones requeridas en SE 

Tchamma : abierto 52JT1;  89JT1-2; 52FT1-1; 52FT1-2 y celdas de media tensión 52F1 a 

52F11. Cerrado 89JT1-2T.

El riesgo del trabajo es bajo según los procedimientos para 

ejecutar los trabajos y adicional a ello se realizara con las 

instalaciones desenergizadas.

Desconexión de planta para instalación de cepos de refuerzo en cables MT, sección de 

ingreso a alimentadores. Condiciones requeridas: Condiciones requeridas en SE 

Tchamma : abierto 52JT1;  89JT1-2; 52FT1-1; 52FT1-2 y celdas de media tensión 52F1 a 

52F11. Cerrado 89JT1-2T.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:00 05-01-23 20:00 05-01-23 07:51 05-01-23 16:56

2022117537 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE 1744

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1824 S/E CAPRICORNIO

21266

21267

21268

21269

21272

26696

17639

17640

S/E CAPRICORNIO HT1

S/E CAPRICORNIO H2

S/E CAPRICORNIO H1

S/E CAPRICORNIO JT1

S/E CAPRICORNIO H3

S/E CAPRICORNIO TPSA-F

S/E CAPRICORNIO 110KV BP1

S/E CAPRICORNIO 13,8KV BP1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de Aislación  de equipos energizados, método a distancia.
Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para 

realizar un trabajo seguro.

S/E Capricornio: No Reconectar 52JT1, 52HT1, 52H1, 52H2, 52H3. 

S/E Chacaya: No Reconectar 52J2. 

S/E Mantos Blancos: No Reconectar 52J02L. 

S/E Antofagasta: No Reconectar 52H1. 

S/E Altonorte: No Reconectar 52H4.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 06:30 05-01-23 16:00 05-01-23 08:53 05-01-23 12:34

2022117542 Subestacion
Ejecución 

Exitosa
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. 1744

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1956 S/E TAP OFF EL NEGRO

23100

23101

24150

S/E TAP OFF EL NEGRO HT1

S/E TAP OFF EL NEGRO ET1

S/E TAP OFF EL NEGRO E1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación equipos asociados al Paño del Transformador Lado 110 y 23 Kv, 

incluye portal del Tap-Off y Barra de 23 KV. Método a distancia.

Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para 

realizar un trabajo seguro.

- S/E Tap-Off El Negro: No Reconectar 52HT1, 52ET1, 52E1. 

- S/E Capricornio: No Reconectar 52H2. 

- S/E Altonorte: No Reconectar 52H4.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 06:30 05-01-23 16:00 05-01-23 12:35 05-01-23 14:18

2022116768 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
1855

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 674

S/E ALONSO DE 

CORDOVA
653 BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP4

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Realiza desconexión de las Barras Principal 12 kV N°4 y Barra Auxiliar 12 kV N°4 para 

ejecutar pruebas de apertura y cierra en interruptores y desconectadores incluyendo los 

de tierra, para verificar enclavamientos.

Trabajos sin riesgos para el sistema Trabajos enmarcados en el proyecto asociado al NUP:1317
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 05:00 05-01-23 22:00 05-01-23 09:44 05-01-23 18:28

2022116767 Subestacion
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
1855

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 674

S/E ALONSO DE 

CORDOVA
3207 A. DE CORDOVA 110/12.5KV 50MVA 4 [EN_REVISION]

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Realiza pruebas de apertura y cierra en interruptores y desconectadores incluyendo los 

de tierra, para verificar enclavamientos.
Trabajos sin riesgos para el sistema Trabajos enmarcados en el proyecto asociado al NUP:1317

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 03:00 05-01-23 22:00 05-01-23 09:44 05-01-23 18:28



Reporte Desconexión/Intervención Central Generadora
Fecha generación reporte: 24-01-2023 17:27:01

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 194

Total registros Central Generadora: 29

Número Tipos Estado Empresa
Id 

Coordinado

Tipo 

Solicitud
Origen

Tipo 

Programación
ID(s) Central ID(s) Unidad(es) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2022116222
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
COLBÚN S.A. 4

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 89 TER CANDELARIA 751 TER CANDELARIA U1

Otro Tipo de 

Trabajo
125

(1) Ambas unidades a plena carga, con Gas Natural, por 2 horas. (2) Fuera de servicio 

unidad TG1 (hasta las 02:00) y solo en operación unidad TG2 por 2 horas (3) Ambas 

unidades fuera de servicio por una hora, para medición de ruido de fondo.

Bajo
Se requiere unidad en servicio a plena carga, con Gas Natural, entre las 21:00 y 23:00 

del día 05 para mediciones de ruido en el entorno de la central, junto a la unidad TG2

No tiene consumo 

afectado
ninguno PO (Prueba Operacional) 05-01-23 21:00 06-01-23 02:00 05-01-23 21:25 06-01-23 02:58

2022116223
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
COLBÚN S.A. 4

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 89 TER CANDELARIA 749 TER CANDELARIA U2

Otro Tipo de 

Trabajo
125

(1) Ambas unidades a plena carga, con Gas Natural, por 2 horas. (2) Fuera de servicio 

unidad TG1 y solo en operación unidad TG2 por 2 horas. (3) Ambas unidades fuera de 

servicio por una hora, para medición de ruido de fondo

Bajo

Se requiere unidad en servicio a plena carga, con Gas Natural, entre las 21:00 del día 05 

y las 01:00 del día 06 para mediciones de ruido en el entorno de la central. Primero 

junto a la unidad TG1 y luego operando sola.

No tiene consumo 

afectado
ninguno PO (Prueba Operacional) 05-01-23 21:00 06-01-23 02:00 05-01-23 21:25 06-01-23 03:00

2023001201
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GREEN POWER 

CHILE S.A.
250

Desconexió

n

Origen 

Interno
Curso Forzoso 399 PFV FINIS TERRAE CENTRAL COMPLETA

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de curso forzoso, Revisión e Inspección de Protección 52J16. Controlador 

con Alarma de ITM Operado.
Nivel de riesgo bajo de acuerdo a normas de seguridad. Alarma de controlador 52J16 con ITM operado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DF (Desconexión 

Forzada)
05-01-23 20:00 06-01-23 06:00 05-01-23 22:44 06-01-23 09:41

2023001170
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GENERACIÓN CHILE 

S.A.
20

Intervenció

n

Origen 

Interno
Curso Forzoso 212 TER SAN ISIDRO 821 TER SAN ISIDRO CC1-TG

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

A RAIZ DE LA PERTURBACION DEL VOLTAJE EN EL SEN, EL REGULADOR DE VOLTAJE DE 

LA TG SE PASO DE AUTOMATICO A MANUAL.  SE NECESITA INVESTIGAR Y NORMALIZAR.
Riesgo bajo, trabajos supervisados en terreno. Sin Comentarios

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 05-01-23 13:25 05-01-23 17:20 05-01-23 13:32 05-01-23 14:18

2022117648
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
COLBÚN S.A. 4

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1862

PFV DIEGO DE 

ALMAGRO SUR
5060 PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR

Otro Tipo de 

Trabajo
200

Cambio de switch CL-DDA-SALAELEC-ACC-01 debido a falla corresponde (error de 

hardware)

Perdidas de comunicación de SITR en el rango de horario 

12:00 a 20:00 hrs.

Cambio de switch CL-DDA-SALAELEC-ACC-01 debido a falla corresponde (error de 

hardware)

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 05-01-23 12:00 05-01-23 20:00 05-01-23 11:57 05-01-23 13:55

2023000030
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ENGIE 1744

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 385 PFV EL AGUILA CENTRAL COMPLETA

Otro Tipo de 

Trabajo
2 Termografía a transformadores MT y SS/AA y mantenimiento preventivo inversores Riesgo bajo, cubiertos por inventario de riesgos.

CT1: Desconexión inversores 1 y 2, apertura 52CT1, apertura 89CT1-1 y cierre 89CT1-1T.

CT2: Desconexión inversores 3, 4 y 5, apertura 52CT2 y 52CT3, apertura 89CT2-1 y 

89CT3- 1. Cierre 89CT2-1T y 89CT3-1T.

CT4: Desconexión inversores Pilotos, apertura 52C4 y cierre 89C4-1T.

Nota: Se desconectará los CT de forma alternada.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 05-01-23 11:00 05-01-23 15:00 05-01-23 12:13 05-01-23 13:15

2022117420
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

GENERACIÓN DE 

ENERGÍA NUEVA DEGAN 

SPA

32
Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 139 TER DEGAÑ CENTRAL COMPLETA

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de Central Degañ a solicitud de Saesa, debido a que realizará 

mentenimiento preventivo a desconectadores 89H4-1 de propiedad de Saesa.
Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Saesa. Documento gestionado a solicitud de Saesa.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DRO (Unidad 

desconectada con 

Restricción Operativa)

05-01-23 10:00 05-01-23 18:00 05-01-23 11:22 05-01-23 19:39

2022117422
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

GENERACIÓN DE 

ENERGÍA NUEVA DEGAN 

SPA

32
Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 510 TER DEGAÑ 2 CENTRAL COMPLETA

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de Central Degañ II  a solicitud de Saesa, debido a que realizará 

mentenimiento preventivo a desconectadores 89H4-1 de propiedad de Saesa.
Riesgo bajo y controlado, según procedimientos de Saesa. Documento gestionado a solicitud de Saesa.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DRO (Unidad 

desconectada con 

Restricción Operativa)

05-01-23 10:00 05-01-23 18:00 05-01-23 11:22 05-01-23 19:39

2022117573
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
AES ANDES S.A. 10

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 137 TER LAJA 325 TER LAJA U1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se requiere realizar   mediciones y levantamiento para el estudio de homologación del 

Generador.

Actividad con bajo riesgo, los trabajos se realizaran con la 

unidad fuera de servicio.
.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 10:00 05-01-23 18:00 05-01-23 09:58 05-01-23 19:10

2023001106
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
RÍO TRANQUILO S.A. 4

Intervenció

n

Origen 

Interno
Curso Forzoso 184 HP HORNITOS 270 HP HORNITOS U1

Otro Tipo de 

Trabajo
55 Revisión del sistema de refrigeración abierto. BAJO

Anomalía y flujo reducido en Sistema de Refrigeración, se realizará Inspección y 

normalización de equipos en sistema de refrigeración abierto. Esta anomalía podría 

provocar la salida intempestiva de la unidad.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

RO (Unidad con 

Restricción Operativa)
05-01-23 10:00 05-01-23 12:00 05-01-23 10:06 05-01-23 11:43

2022117243
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
COLBÚN S.A. 4

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 92 HE COLBUN 847 HE COLBUN U1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se requiere la Unidad 1 de Colbun detenida mientras duren las faenas de CELEO en la 

Subestación Colbun por apertura de los interruptores 52J2, 52J3 y 52J4, lo anterior para 

asegurar la confiabilidad del anillo, de lo contrario y al producirse un TRIP indeseado de 

la Unidad 1 desencadenaría la perdida de alimentación a CMPC Planta Maule, salida del 

servicio la Central Machicura, San Clemente, Chiburgo y SS/AA de 13.8 KV del Complejo 

Colbun, además de la perdida de alimentación al Cliente regulado CGE del Pueblo de 

Colbun y Alimentador al Colorado.

Bajo

Se requiere la Unidad 1 de Colbun detenida mientras duren las faenas de CELEO en la 

Subestación Colbun por apertura de los interruptores 52J2, 52J3 y 52J4, lo anterior para 

asegurar la confiabilidad del anillo, de lo contrario y al producirse un TRIP indeseado de 

la Unidad 1 desencadenaría la perdida de alimentación a CMPC Planta Maule, salida del 

servicio la Central Machicura, San Clemente, Chiburgo y SS/AA de 13.8 KV del Complejo 

Colbun, además de la perdida de alimentación al Cliente regulado CGE del Pueblo de 

Colbun y Alimentador al Colorado.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 09:00 05-01-23 17:00 05-01-23 10:35 05-01-23 21:24

2022117242
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
COLBÚN S.A. 4

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 92 HE COLBUN 848 HE COLBUN U2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Por solicitud de CELEO se requiere la unidad detenida para realizar trabajos de Revisión 

de cableado y pruebas de señales de corriente desde los distintos núcleos del secundario 

del TTCC asociado a paño J3 hacia caja de agrupamiento del mismo TTCC.

Bajo

Por solicitud de CELEO se requiere la unidad detenida para realizar trabajos de Revisión 

de cableado y pruebas de señales de corriente desde los distintos núcleos del secundario 

del TTCC asociado a paño J3 hacia caja de agrupamiento del mismo TTCC.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 09:00 05-01-23 17:00 05-01-23 10:35 05-01-23 20:50

2023001093
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

CELULOSA ARAUCO Y 

CONSTITUCIÓN S.A.
2

Desconexió

n

Origen 

Interno
Curso Forzoso 84 TER ARAUCO 1502 TER ARAUCO U2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Revisión y reparación de fuga de vapor.

Debido a fuga de vapor, se procederá a desconectar una de 

las unidades de generación y desconexión de turbina de baja, 

para posteriormente revisar y proceder a cambio de válvula. 

Por lo anterior, complejo industrial Arauco, pasará a retirar 

del SEN aproximadamente 17 MW.

No hay.
No tiene consumo 

afectado
ninguno

DLF (Unidad 

desconectada con 

limitación forzada)

05-01-23 09:00 05-01-23 19:30 05-01-23 09:00 05-01-23 20:25

2022117394
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
ALBA S.A. 274

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 268 PE SAN PEDRO CENTRAL COMPLETA

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de Central Eólica San Pedro I a solicitud de STS por faenas de 

mantenimiento

preventivo a Paño H4 en S/E Chiloé asociado a SD 2022117359

Riesgo Bajo, faenas se realizarán con las instalaciones 

desconectadas
Faenas coordinadas con centrales San Pedro I y II

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 09:00 05-01-23 19:00 05-01-23 10:40 05-01-23 20:06

2022117396
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
RÍO ALTO S.A. 335

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 366 PE SAN PEDRO II CENTRAL COMPLETA

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Riesgo Bajo, faenas se realizarán con las instalaciones desconectadas
Riesgo Bajo, faenas se realizarán con las instalaciones 

desconectadas

Desconexión de Central Eólica San Pedro II a solicitud de STS por faenas de 

mantenimiento

preventivo a Paño H4 en S/E Chiloé asociado a SD 2022117359

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 09:00 05-01-23 19:00 05-01-23 10:40 05-01-23 20:06

2022117752
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GENERACIÓN CHILE 

S.A.
20

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 119 HE CIPRESES 251 HE CIPRESES U1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Mantenimiento correctivo a Foso de Refrigeración Común de la Central. Riesgo bajo para el SEN, se requiere unidad desconectada.

Debido a saturación de las mallas del Foso de refrigeración por contaminación Natural 

(limo, algas, hojas, etc), éstas presentan daño estructural, por lo que se hace necesario 

detener las unidades para reparar de forma definitiva.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 09:00 05-01-23 19:00 05-01-23 09:12 05-01-23 21:02

2022117757
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GENERACIÓN CHILE 

S.A.
20

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 119 HE CIPRESES 252 HE CIPRESES U2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Mantenimiento correctivo a Foso de Refrigeración Común de la Central. Riesgo bajo para el SEN, se requiere unidad desconectada.

Debido a saturación de las mallas del Foso de refrigeración por contaminación Natural 

(limo, algas, hojas, etc), éstas presentan daño estructural, por lo que se hace necesario 

detener las unidades para reparar de forma definitiva.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 09:00 05-01-23 19:00 05-01-23 09:12 05-01-23 21:02

2022117762
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GENERACIÓN CHILE 

S.A.
20

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 119 HE CIPRESES 253 HE CIPRESES U3

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Mantenimiento correctivo a Foso de Refrigeración Común de la Central. Riesgo bajo para el SEN, se requiere unidad desconectada.

Debido a saturación de las mallas del Foso de refrigeración por contaminación Natural 

(limo, algas, hojas, etc), éstas presentan daño estructural, por lo que se hace necesario 

detener las unidades para reparar de forma definitiva.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 09:00 05-01-23 19:00 05-01-23 09:12 05-01-23 21:02

2022117767
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GENERACIÓN CHILE 

S.A.
20

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 134 HP OJOS DE AGUA CENTRAL COMPLETA

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Por Mantenimiento en Foso de refrigeración de C. Cipreses, es necesario retirar ODA de 

Servicio, ya que su descarga afecta al foso de refrigeración.
Riesgo bajo para el SEN, se requiere unidad desconectada. Desconexión relacionada con las de C. Cipreses.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 09:00 05-01-23 19:00 05-01-23 09:14 05-01-23 21:02

2022117773
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GENERACIÓN CHILE 

S.A.
20

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 121 HE EL TORO 257 HE EL TORO U4

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Mantenimiento sistema excitación U4. Riesgo bajo para el SEN, se requiere unidad desconectada. Revisión anillos colectores, medición carbones y reemplazo si es necesario.
No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 09:00 05-01-23 13:00 05-01-23 09:17 05-01-23 13:31

2022116500
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GREEN POWER 

CHILE S.A.
250

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 342 PE RENAICO I CENTRAL COMPLETA

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

mantencion a Paños 52JT1 y 52JT2
Riesgo bajo, trabajos se realizarán con equipos 

desenergizados y protocolos de seguridad.
Mantencion a Paños 52JT1 y 52JT2. Parque Renaico 2 aún esta en Pruebas

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DN (Desconectada 

Normal)
05-01-23 08:00 05-01-23 20:00 05-01-23 08:15 05-01-23 18:09

2022117770
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GREEN POWER 

CHILE S.A.
250

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1704

PFV CAMPOS DEL SOL 

[EN_REVISION]
CENTRAL COMPLETA

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Pruebas internas nivel SCADA previas a las pruebas SITR con el Coordinador  Eléctrico 

Nacional. Se revisarán señales de las estaciones meteorológicas y del controlador del 

parque. 

Se realizará movimiento efectivo de los modos de regulación del PPC (Power Plant 

Control), así como de las consignas asociadas a cada uno de ellos. El cambio de 

consignas debe ser realizado desde el Plant SCADA.

Nivel de riesgo bajo de acuerdo a protocolos internos de EGP
Se requiere parque sin limitaciones del sistema para llevar con éxito las pruebas y 

cumplir con los requerimientos solicitados para la entrega en operación del Parque.

No tiene consumo 

afectado
ninguno N (Conectada Normal) 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:10 05-01-23 20:36

2022117583
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
CUMBRES SPA 652

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 538 HP CUMBRES CENTRAL COMPLETA

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Central Cumbres queda fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento mayor de 

la S/E El Mocho, solicitud asociada : 2022117077.

Central Cumbres queda fuera de servicio debido a trabajos de 

mantenimiento mayor de la S/E El Mocho, solicitud asociada 

: 2022117077.

Central Cumbres queda fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento mayor de 

la S/E El Mocho, solicitud asociada : 2022117077.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 08:00 06-01-23 18:00 05-01-23 07:43 05-01-23 13:07

2022116525
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa
AR TCHAMMA SPA 1947

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 1691 PE TCHAMMA CENTRAL COMPLETA

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de planta para instalación de cepos de refuerzo en cables MT, sección de 

ingreso a alimentadores. Condiciones requeridas: PE Tchamma fuera de servicio.

El riesgo del trabajo es bajo según los procedimientos para 

ejecutar los trabajos y adicional a ello se realizara con las 

instalaciones desenergizadas.

Desconexión de planta para instalación de cepos de refuerzo en cables MT, sección de 

ingreso a alimentadores. Condiciones requeridas: PE Tchamma fuera de servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DN (Desconectada 

Normal)
05-01-23 07:00 05-01-23 20:00 05-01-23 07:51 05-01-23 16:56

2022117712
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ACCIONA ENERGÍA CHILE 

HOLDINGS S.A.
429

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 626 PE TOLPAN SUR CENTRAL COMPLETA

Otro Tipo de 

Trabajo
28

Mediciones para establecer el ruido de fondo sin proyecto (ruido base). Mediciones 

solicitadas por autoridad ambiental.

Trabajos de bajo riesgo ya que no se realizarán maniobras de 

equipos de Media o Alta Tensión, solo se realizará la 

detención de unidades.

Se detendrán aerogeneradores del parque para poder realizar la medición de ruido de 

fondo sin proyecto (ruido base), la cantidad de aerogeneradores a detener podría variar 

en cantidad dependiendo de la confirmación de la autoridad ambiental.

No tiene consumo 

afectado
ninguno PO (Prueba Operacional) 05-01-23 01:00 05-01-23 02:00 05-01-23 01:00 05-01-23 02:05

2023001076
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GENERACIÓN CHILE 

S.A.
20

Intervenció

n

Origen 

Interno
Curso Forzoso 393 TER ATACAMA 2169 TER ATACAMA CC2-TG2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Retiro TG2B por Desenganche Turbina a Vapor TV2C Riesgo bajo para el sistema Sin comentarios
No tiene consumo 

afectado
ninguno

DF (Desconexión 

Forzada)
05-01-23 00:28 05-01-23 03:00 05-01-23 00:28 05-01-23 23:39

2022117584
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

CELULOSA ARAUCO Y 

CONSTITUCIÓN S.A.
2

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1844

TER ARAUCO MAPA 

[EN_REVISION]
5041 TER ARAUCO MAPA TG7 [EN_REVISION]

Puesta en 

servicio de nueva 

instalación

Sin 

Limitacio

nes

Pruebas de sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas 

enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.

Bajo riesgo ya que trabajos se realizan según protocolo de 

pruebas aprobados.

Pruebas de sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas 

enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
05-01-23 00:00 13-01-23 09:09 07-01-23 10:00 13-01-23 09:09

2022117585
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

CELULOSA ARAUCO Y 

CONSTITUCIÓN S.A.
2

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1844

TER ARAUCO MAPA 

[EN_REVISION]
5041 TER ARAUCO MAPA TG7 [EN_REVISION]

Puesta en 

servicio de nueva 

instalación

Sin 

Limitacio

nes

Pruebas de sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas 

enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.

Bajo riesgo ya que trabajos se realizan según protocolo de 

pruebas aprobados.

Pruebas de sincronización y toma de carga unidad TG7, según programa de pruebas 

enviado al CEN. NUP 1435 ETAPA 2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno

P (Prueba de Puesta en 

Servicio)
05-01-23 00:00 13-01-23 23:59 07-01-23 10:00 13-01-23 23:59

2022117772
Central 

Generadora

Ejecución 

Exitosa

ENEL GENERACIÓN CHILE 

S.A.
20

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 126 TER QUINTERO 763 TER QUINTERO U2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Lavado compresor Off - Line TG1B, requerimiento previo para la ejecución de pruebas de 

Potencia Máxima solicitadas por el coordinador eléctrico. Unidad queda indisponible.
Riesgo bajo para el SEN, se requiere unidad desconectada. Sin comentarios

No tiene consumo 

afectado
ninguno

DP (Desconexión 

Programada)
05-01-23 00:00 05-01-23 23:59 05-01-23 00:02 06-01-23 03:16



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-01-2023 17:27:01

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 194

Total registros Linea: 80

Número Tipos Estado Empresa
Id 

Coordinado

Tipo 

Solicitud
Origen

Tipo 

Programación
ID(s) Línea ID(s) Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2022117348 Linea
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
1855

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 470

LO ESPEJO - 

OCHAGAVIA 110KV

1008

1009

1010

1011

1012

1013

FFCC - OCHAGAVIA 110KV C2

LO ESPEJO - TORRE 11 110KV C2

TORRE 11 - TORRE 16 110KV C2

TORRE 16 - TAP CISTERNA 110KV C2

TAP LA CISTERNA - FFCC 110KV C2

TAP LA CISTERNA - LA CISTERNA 110KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se realizará mantenimiento y ensayos a los desconectadores 110 kV lado linea y lado 

barra de transferencia del Cto. 110 kV N°2 Chena - Espejo - Ochagavía en Subestación 

Chena

Trabajos sin riesgos para el sistema

Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Se informa al 

Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la 

desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del 

servicio. Relacionado con SD: 2022117346

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 22:00 06-01-23 10:00 06-01-23 00:00 06-01-23 06:48

2022117346 Linea
Ejecución 

Exitosa

ENEL TRANSMISIÓN 

CHILE S.A.
1855

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 459

CHENA - LO ESPEJO 

110KV
935 CHENA - LO ESPEJO 110KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se realizará mantenimiento y ensayos a los desconectadores 110 kV lado linea y lado 

barra de transferencia del Cto. 110 kV N°2 Chena - Espejo - Ochagavía en Subestación 

Chena

Trabajos sin riesgos para el sistema

Trabajos enmarcados en el Plan de mantenimiento anual de Enel. Se informa al 

Coordinador Eléctrico la indisponibilidad del elemento indicado. Se informará la 

desconexión del elemento y posteriormente realizados los trabajos la normalización del 

servicio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 22:00 06-01-23 10:00 06-01-23 00:00 06-01-23 06:48

2023001432 Linea
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑIA MINERA 

NEVADA [En_Revision]
61

Desconexió

n

Origen 

Interno
Curso Forzoso 1511

PUNTA COLORADA - 

TRES QUEBRADAS 

220KV [EN_REVISION]

3522

3568

3569

PUNTA COLORADA - EST.A 220KV C1

EST.A – EST.B 220KV C1

EST.B – TRES QUEBRADAS 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de conductor de pararrayos dañado en fase 3, línea 220 kV Punta Colorada 

- Tres Quebradas por evento de falla. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J7 

y 52J8. Abierto 89J7-3. Cerrado 89J7-3T en S/E Punta Colorada. Abierto y bloqueado 

52J3. Abierto 89J3-1 y 89J3-2. Cerrado 89J3-3T.

El riesgo del trabajo es bajo considerando las condiciones de 

seguridad necesarias.

Desconexión de conductor de pararrayos dañado en fase 3, línea 220 kV Punta Colorada 

- Tres Quebradas por evento de falla. Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J7 

y 52J8. Abierto 89J7-3. Cerrado 89J7-3T en S/E Punta Colorada. Abierto y bloqueado 

52J3. Abierto 89J3-1 y 89J3-2. Cerrado 89J3-3T.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 21:38 06-01-23 11:00 05-01-23 21:38 06-01-23 02:23

2023001398 Linea
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

83
Desconexió

n

Origen 

Externo
Curso Forzoso 1429

PUERTO VARAS - 

SANGRA 66KV

3293

3375

SANGRA - ESTR. 47-A 66KV C2

ESTR. 47-A - PUERTO VARAS 66KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de línea 66kV Sangra- Puerto Varas N°2, por reparación de Línea  cortada 

66kV Puerto Varas-Sangra C1, debido a corte de conductor provocado por maquinaria 

externa.

El riesgo es bajo y controlado
La desconexión del Circuito N°2 LTx 66kV Sangra-Puerto Varas, no reviste pérdida de 

consumos. El sistema queda anillado desde SSEE; LLanquihue y Melpulli

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 18:30 05-01-23 23:59 05-01-23 19:42 06-01-23 03:05

2023001162 Linea
Ejecución 

Exitosa

ALFA TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.
2050

Intervenció

n

Origen 

Interno
Curso Forzoso 1322

PUENTE NEGRO - 

COLBUN 220KV
3015 PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2 Inspección Visual

Sin 

Limitacio

nes

Por motivo de búsqueda de causa de falla ocurrida el día 27/12/2022 según IF 

2022004800, se requiere realizar inspección visual exhaustiva en estructuras 15, 16, 19, 

20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 y 39.

Sin riesgo instalaciones se encuentran desenergizadas por 

solicitudes 2022116552 - 2022116554.
Sin comentarios adicionales.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 12:43 05-01-23 17:00 05-01-23 12:53 05-01-23 17:15

2022117474 Linea
Ejecución 

Exitosa

ALFA TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.
2050

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 1322

PUENTE NEGRO - 

COLBUN 220KV
3015 PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

1) Instalación de preformada en conductor en el vano 114-115.

2) Instalación de peines y discos antiguano en estructura N°114 y N°115, 

correspondiente al circuito N°2 de la LT PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV.

Sin riesgos considerados, trabajos en instalaciones 

desenergizadas.
Trabajos asociados a SI N°2022116552.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 10:00 05-01-23 15:00 05-01-23 10:20 05-01-23 21:10

2022117476 Linea
Ejecución 

Exitosa

ALFA TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.
2050

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1322

PUENTE NEGRO - 

COLBUN 220KV
3013 PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Por trabajos de Instalación de preformada e Instalación de peines y discos antiguano en 

conductor  vano 114-115, se requiere la Precaución de No Reconectar LT 220kV PUENTE 

NEGRO - COLBUN C1.

Riesgo: Desconexión de línea 220 KV COLBUN - PUENTE 

NEGRO CTO 1.

Trabajos con LT 220kV  PUENTE NEGRO - COLBUN  C2, 

Desconectada.

Trabajos asociados a SD N°2022117474 (Desconexión de LT 220kV PUENTE NEGRO - 

COLBUN C2).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 10:00 05-01-23 15:00 05-01-23 10:20 05-01-23 21:10

2023001095 Linea
Ejecución 

Exitosa
AES ANDES S.A. 10

Desconexió

n

Origen 

Interno
Curso Forzoso 1284

CENTRAL MAITENES - 

ALTO MAIPO 110KV
3752 TAP CENTRAL MAITENES - ALTO MAIPO 110KV C1

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

Reemplazo de aislador quebrado en estructura N°6 en tramo de línea Tap Maitenes - 

Alto Maipo

Se realizarán los trabajos con circuito desconectado, sin 

riesgo para el sistema
.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:08 05-01-23 15:00 05-01-23 09:08 05-01-23 15:52

2022116652 Linea
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA 

CONTRACTUAL MINERA 

CANDELARIA

164
Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 861

TRAVESIA - PUNTA 

PADRONES 110KV

1747

1670

TAP EB2 - PUNTA PADRONES 110KV C1

TRAVESIA - TAP EB2 110KV C1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación patio 110 kV S/E Puerto Punta Padrones, y estructura 427.
Se consideran las medidas pertinentes para desarrollar los 

trabajos en condición segura.

Condiciones Requeridas:

En SE Travesía no reconectar 52H3.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 16:00 05-01-23 10:48 05-01-23 14:00

2022116209 Linea
Ejecución 

Exitosa
AES ANDES S.A. 10

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 1595

CENTRAL ALFALFAL - 

TAP CENTRAL 

MAITENES 110KV

3751 CENTRAL ALFALFAL – TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1

Roce y pode 

franja 

servidumbre

Sin 

Limitacio

nes

Realizar poda y roce entre las torres 47 y 19a.
El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para 

minimizarlo.
Asociado a la desconexión de SE Maitenes con la solicitud 2022116213.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 15:00 05-01-23 09:08 05-01-23 15:52

2022116552 Linea
Ejecución 

Exitosa

ALFA TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.
2050

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 1322

PUENTE NEGRO - 

COLBUN 220KV
3015 PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se realizará Instalación de discos antiguano en estructuras: 15-16-19-20-21-22-24-26-27-

28-29-30-31-32-33-35-36-37-38-39.

Sin riesgos considerados, trabajos en instalaciones 

desenergizadas.

Mantenimiento preventivo con prioridad 1. Instalación de elementos disuasivos de aves.

Trabajos en sector Rinconada de Maitenes.

Trabajos asociados a SI N°2022116554.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 17:00 05-01-23 10:07 05-01-23 21:10

2022116554 Linea
Ejecución 

Exitosa

ALFA TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A.
2050

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1322

PUENTE NEGRO - 

COLBUN 220KV
3013 PUENTE NEGRO - COLBUN 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Por trabajos de Instalación de discos antiguano en estructuras: 15-16-19-20-21-22-24- 

26-27-28-29-30-31-32-33-35-36-37-38-39, se requiere la Precaución de No Reconectar 

LT 220kV PUENTE NEGRO - COLBUN C1.

Riesgo: Desconexión de línea 220 KV COLBUN - PUENTE 

NEGRO CTO 1.

Trabajos con LT 220kV  PUENTE NEGRO - COLBUN  C2, 

Desconectada.

Trabajos asociados a SD N°2022116552 (Desconexión de LT 220kV PUENTE NEGRO - 

COLBUN C2).

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 17:00 05-01-23 10:07 05-01-23 21:10

2022116921 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 297

VILLARRICA - PUCON 

66KV

550

551

VILLARRICA - PUCON 66KV C1

VILLARRICA - PUCON 66KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Bloqueo de reconexión a línea de 66 kV como medida de precaución operacional por 

corte y poda de árboles.

Riesgo bajo. Trabajos considerando medidas de seguridad y 

distancias apropiadas.

Bloqueo de reconexión a línea de 66 kV como medida de precaución operacional por 

corte y poda de árboles.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 17:00 05-01-23 09:31 05-01-23 17:07

2022117360 Linea
Ejecución 

Exitosa

SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DEL SUR 

S.A.

83
Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 820

CENTRAL SAN PEDRO 

DE DALCAHUE - 

CHILOE 110KV

1607 SAN PEDRO - CHILOE 110KV C1
Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de Línea 110 kV Central San Pedro de Dalcahue - Chiloé por faenas de 

mantenimiento preventivo a Paño H4 en S/E Chiloé asociado a SD 2022117359

Riesgo controlado, faenas se realizarán con instalaciones 

desconectadas con apoyo de personal de Líneas Vivas y 

coordinado con centrales San Pedro I y II.

Faenas coordinadas con centrales San Pedro I y II.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 19:00 05-01-23 10:40 05-01-23 20:06

2022116210 Linea
Ejecución 

Exitosa
AES ANDES S.A. 10

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 1284

CENTRAL MAITENES - 

ALTO MAIPO 110KV

2955

3752

CENTRAL MAITENES - TAP CENTRAL MAITENES 110KV C1

TAP CENTRAL MAITENES - ALTO MAIPO 110KV C1

Roce y pode 

franja 

servidumbre

Sin 

Limitacio

nes

Realizar poda y roce entre las torres 47 y 19a.
El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para 

minimizarlo.
Asociado a la desconexión de SE Maitenes con la solicitud 2022116213.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 09:00 05-01-23 15:00 05-01-23 09:08 05-01-23 15:52

2023000006 Linea
Ejecución 

Exitosa
MARÍA ELENA SOLAR S.A. 673

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1493

LAGUNAS - GRANJA 

SOLAR 220KV
3455 LAGUNAS - GRANJA SOLAR 220KV

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

S/E Lagunas 220 kV: A solicitud de Interchile. Lavado de aislación de equipos primarios 

asociados a paño JZ1, J8 y J9

Operación de la línea de 220 kV Granja Solar - Lagunas por 

acción de protecciones durante faena de lavado de aislación 

en las instalaciones de 220 kV de S/E Lagunas.

Precaución para no reconectar 52J11 EN S/E Lagunas y no reconectar 52J1 en S/E 

Granja. L-220 kV Granja Solar - Lagunas en caso de operación por acción de protecciones 

durante el desarrollo de las faenas descritas en SODI 654 de Transelec.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 06-01-23 18:00 05-01-23 14:43 06-01-23 17:30

2022111310 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA COLLAHUASI 375

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1098

LAGUNAS - 

COLLAHUASI 220KV

3697

3698

3724

3726

3694

3695

3723

3725

LAGUNAS - EST. 180 220KV C2

EST. 180 - EST. 202 220KV C2

EST. 202 – EST. 296 220KV C2

EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C2

LAGUNAS - EST. 180 220KV C1

EST. 180 - EST. 202 220KV C1

EST. 202 – EST. 296 220KV C1

EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

LAVADO DE AISLACIÓN DE LINEA 220 KV LAGUNAS - COLLAHUASI CIRCUITOS N°1 Y 2. DESCARGA ELÉCTRICA POR LAVADO DE AISLACIÓN

SE REQUIERE RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DESHABILITADA EN AMBOS EXTREMOS DE LAS 

LINEAS A INTERVENIR. S/E LAGUNAS 52J3: Reconexión deshabilitada. S/E LAGUNAS 

52J4: Reconexión deshabilitada. S/E COLLAHUASI 52JL1: Reconexión deshabilitada. S/E 

COLLAHUASI 52JL2: Reconexión deshabilitada. 

Los lavados de líneas se realizarán de manera alternada, un circuito a las vez.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 10:24 05-01-23 14:35

2022112878 Linea
Ejecución 

Exitosa
ELETRANS S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 143

CARRERA PINTO - 

SECCIONADORA SAN 

ANDRES 220KV

3256

3258

CARRERA PINTO - EST. 42-1 220KV L2 C2

CARRERA PINTO - EST. 42-1 220KV C3

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación de la LT 220 kV Carrera Pinto - Seccionadora San Andrés, Ctos N°2 y 

N°3
Riesgo bajo, trabajo programado y controlado.-

Se considera la precaución de no reconectar en ambos extremos de la línea. Precaución 

de no reconectar interruptores 52J6, 52J13 y 52J14 en S/E Carrera Pinto y en 

coordinacion con SAESA por no reconectar interruptores 52J7, 52J8, 52J10 y 52J11 en 

S/E San Andrés.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:32 05-01-23 15:10

2022113172 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1395

CONDORES - 

PARINACOTA 220KV
3199 CONDORES - PARINACOTA 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

L 220kV Cóndores-Parinacota, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada (Simple 

Circuito), Estructura(s): E330 - E417, Total: 286 CAD
Bajo

Actividades:

 L 220kV Cóndores-Parinacota, C1, Lavado de aislación; en instalación energizada 

(Simple Circuito), Estructura(s): E330 - E417, Total: 286 CAD, Fecha de ejecución: 02-

10.01.2023, Plazo Entrega Informe: 7 dias fin trabajos, OOMM: 8257134

Restricciones:

Cóndores, 52J2 No reconectar

Parinacota, 52J1 No reconectar

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Cóndores-Parinacota, C1

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del jefe de faena:

No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 17:50

2022113181 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1547

TARAPACA – 

GEOGLIFOS 220KV 

[EN_REVISION]

3600 TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C1
Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada 

(Doble Circuito), Estructura(s): E41 - 79A, Total: 270 CAD
Bajo

Actividades:

L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada 

(Doble Circuito), Estructura(s): E41 - 79A, Total: 270 CAD, Fecha de ejecución: 05-

13.01.2023, Plazo Entrega Informe: 7 dias fin trabajos, OOMM: 8254071

Restricciones:

Tarapacá, 52J1; 52J2 No reconectar

Geoglifos, 52J1; 52J2; 52J4; 52J5 No reconectar

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del jefe de faena:

No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022113182 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1547

TARAPACA – 

GEOGLIFOS 220KV 

[EN_REVISION]

3601 TARAPACA – GEOGLIFOS 220KV C2
Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada 

(Doble Circuito), Estructura(s): E41 - 79A, Total: 270 CAD
Bajo

Actividades:

L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 y C2, Lavado de aislación; en instalación energizada 

(Doble Circuito), Estructura(s): E41 - 79A, Total: 270 CAD, Fecha de ejecución: 05-

13.01.2023, Plazo Entrega Informe: 7 dias fin trabajos, OOMM: 8254071

Restricciones:

Tarapacá, 52J1; 52J2 No reconectar

Geoglifos, 52J1; 52J2; 52J4; 52J5 No reconectar

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C1 o L 220kV Tarapacá-Geoglifos, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del jefe de faena:

No hay

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022113614 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 438

CHARRUA - RALCO 

220KV

221

634

CHARRUA - TAP ZONA DE CAIDA 220KV C2

TAP ZONA DE CAIDA - RALCO 220KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

No reconectar interruptores asociados a la instalación con riesgo. Bajo

Actividades:  Roce en franja servidumbre.

Restricciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ralco-Charrua, C1 o L 220kV Ralco-Palmucho-Charrúa, 

C2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del jefe de faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022114319 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 132

ALTO JAHUEL - 

RANCAGUA - 

TINGUIRIRICA 154KV

1373

1374

1375

1376

1407

1437

1435

ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2

VILLASECA - TAP TUNICHE 154KV C2

TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2

TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2

TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C2

TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C2

TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Trabajos asociados a proyecto NUP 897 Seccionamiento S/E Punta de Cortés: Para 

desmontaje/montaje para Inspección y Normalización reemplazo de TTPP en paño 

Paños A1, A3, A4 y A6.-

Actividades: S/E Punta de Cortés: Desmontaje/montaje para Inspección y Normalización 

de Transformadores de potencial (tensión) inductivos asociados a los paños A1, A3, A4 y 

 A6 de las Diagonales N°1 y N°2 (Fuera de Servicio).-

Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.-

Restricciones: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Tinguiririca-

Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2.-

Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jah, C2 o L 154kV Tinguiririca-

Rancagua-A. Jah, C1

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

puntos energizados.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. de Cortés, Delimitar zona de trabajo 

mantener distancias eléctricas con equipos energizados.- Instalación de tierras 

provisionales de bloqueo Jefe de faena en transformadores de potencial  del Paños A1, 

A3, A4 y A6.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022114320 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 132

ALTO JAHUEL - 

RANCAGUA - 

TINGUIRIRICA 154KV

1280

1281

1282

1283

1284

1347

1434

1436

ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1

VILLASECA - TAP PAINE 154KV C1

TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1

TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1

TAP TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C1

TAP TUNICHE - RANCAGUA 154KV C1

TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV C1

TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Trabajos asociados a proyecto NUP 897 Seccionamiento S/E Punta de Cortés: Para 

desmontaje/montaje para Inspección y Normalización reemplazo de TTPP en paño 

Paños A1, A3, A4 y A6.-

Actividades: S/E Punta de Cortés: Desmontaje/montaje para Inspección y Normalización 

de Transformadores de potencial (tensión) inductivos asociados a los paños A1, A3, A4 y 

 A6 de las Diagonales N°1 y N°2 (Fuera de Servicio).-

Condiciones: Normalización Sujeta a Coordinación.-

Restricciones: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV Tinguiririca-

Rancagua-A. Jahuel, Circuito 1 y 2.-

Instalaciones en Riesgo: L 154kV Tinguiririca-Rancagua-A. Jah, C2 o L 154kV Tinguiririca-

Rancagua-A. Jah, C1

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

puntos energizados.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del jefe de faena: Subestación P. de Cortés, Delimitar zona de trabajo 

mantener distancias eléctricas con equipos energizados.- Instalación de tierras 

provisionales de bloqueo Jefe de faena en transformadores de potencial  del Paños A1, 

A3, A4 y A6.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022114387 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1611

RAHUE - FRUTILLAR 

NORTE 220KV

3799

3800

EST. 336 - EST 1.C1  220KV C1

EST 1.C1  - FRUTILLAR NORTE 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Instalación de Peinetas y Gorros Chinos 2.0 desde la Estructura 337 a la Estructura 510.- Bajo

Actividades: Instalación de Peinetas y Gorros Chinos 2.0 desde la Estructura 337 a la 

Estructura 510.-

Restricciones: Restricción a la reconexión.-

Instalaciones en Riesgo: Línea 220 kV Rahue - Frutillar Norte C1.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del jefe de faena: No hay.-

Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 18:15



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-01-2023 17:27:01

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 194

Total registros Linea: 80

Número Tipos Estado Empresa
Id 

Coordinado

Tipo 

Solicitud
Origen

Tipo 

Programación
ID(s) Línea ID(s) Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2022114622 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 185

LOS VILOS - LAS 

PALMAS 220KV
1352 LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 1 a 197A
Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 1 a 197A

Restricciones:

Subestación Los Vilos, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Los Vilos, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Las Palmas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Las Palmas, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del jefe de faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 15:00

2022114623 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 185

LOS VILOS - LAS 

PALMAS 220KV
1408 LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 1 a 197A
Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 1 a 197A

Restricciones:

Subestación Los Vilos, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Los Vilos, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Las Palmas, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Las Palmas, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C1 o L 220kV Los Vilos-Las Palmas, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del jefe de faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 15:00

2022114646 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 972

DON HECTOR - 

MAITENCILLO 220KV
1795 DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación 

tramo de estructuras N°491 a 524.
Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación 

tramo de estructuras N°491 a 524.

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del jefe de faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 07:46 05-01-23 15:00

2022114647 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 972

DON HECTOR - 

MAITENCILLO 220KV
1796 DON HECTOR – MAITENCILLO 220KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación 

tramo de estructuras N°491 a 524.
Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), Lavado de aislación 

tramo de estructuras N°491 a 524.

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52J3 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Don Héctor, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C1 o L 220kV Don Héctor-Maitencillo, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del jefe de faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 07:46 05-01-23 15:00

2022114662 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 195

PAN DE AZUCAR - 

PUNTA COLORADA 

220KV

1248 PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C1
Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 162 a 240A,LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS PENDIENTE N° 21 a 

24, 61 a 63, 148

Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 162 a 240A,LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS PENDIENTE N° 21 a 

24, 61 a 63, 148

Restricciones:

Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del jefe de faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022114663 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 195

PAN DE AZUCAR - 

PUNTA COLORADA 

220KV

1359 PAN DE AZUCAR - PUNTA COLORADA 220KV C2
Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 162 a 240A,LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS PENDIENTE N° 21 a 

24, 61 a 63, 148

Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 162 a 240A,LAVADO DE AISLACION, ESTRUCTURAS PENDIENTE N° 21 a 

24, 61 a 63, 148

Restricciones:

Subestación P. Azúcar, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Azúcar, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J4 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación P. Colorada, 52J5 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C1 o L 220kV Pan de Azúcar-Punta Colorada, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del jefe de faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022115308 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 176

ITAHUE - TINGUIRIRICA 

154KV

1285

1286

ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C1

TAP OFF TENO - TINGUIRIRICA 154KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Programa de mantenimiento de Líneas.- Bajo

Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.-

Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Convento Viejo, C1 o Línea 154 kV Itahue-

Tinguiririca, C1.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

línea energizada.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV 

Itahue-Convento Viejo, C1 y Línea 154 kV Itahue-Tinguiririca, C1.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022115309 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1350

ITAHUE - 

SECCIONADORA 

CONVENTO VIEJO 154 

KV

3108

3109

ITAHUE - TAP OFF TENO 154KV C2

TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 

KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Programa de mantenimiento de Líneas.- Bajo

Actividades: Roce de vegetación en franja de servidumbre.-

Instalaciones en Riesgo: Línea 154 kV Itahue-Convento Viejo, C1 o Línea 154 kV Itahue-

Tinguiririca, C1.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos, por acortamiento de distancia con 

línea energizada.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del Jefe de Faena: No reconectar Interruptores que sirven a la Línea 154 kV 

Itahue-Convento Viejo, C1 y Línea 154 kV Itahue-Tinguiririca, C1.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022115560 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 271

CARDONES - COPIAPO 

110KV
582 CARDONES - COPIAPO 110KV C1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

LAVADO DE AISLACIÓN CON LA INSTALACIÓN EN SERVICIO RIESGOS DE LOS TRABAJOS CONTROLADOS
MANTENER BLOQUEADA LA RECONEXIÓN AUTOMATICA DEL 52H3 DE S/E CARDONES 

(TRANSELEC) Y 52H1 EN S/E COPIAPÓ (CGE)

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 09:22 05-01-23 18:36

2022115690 Linea
Ejecución 

Exitosa

TRANSMISORA 

MELIPEUCO S.A
2052

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1341

CUNCO - MELIPEUCO 

110KV
3048 CUNCO - MELIPEUCO 110KV C1

Roce y pode 

franja 

servidumbre

Sin 

Limitacio

nes

Roce, poda, tala menor y chipeo en franja de servidumbre.
Bajo, pues el trabajo será realizado por personal calificado 

siguiendo normas de seguridad.

S/E Melipeuco: 52H1 posee reconexión automática deshabilitada. S/E Cunco: se 

coordinará con STS la no reconexión del interruptor 52H2 en caso de apertura.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 10:03 05-01-23 18:13

2022115786 Linea
Ejecución 

Exitosa
GUACOLDA ENERGÍA SPA 11

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 60

GUACOLDA - 

MAITENCILLO 220KV 

L1

116

182

GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C1

GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L1 C2

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislacion Linea 2x220 Kv Guacolda - Maitencillo Ctos 1-2.
El riesgo es bajo ya que se tomarán las medidas de 

mitigación correspondiente

SE Maitencillo: No Reconectar interruptores 52J5 - 52J6. SE Guacolda: No Reconectar 

interruptores 52J1 - 52J2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 16:00 05-01-23 08:15 05-01-23 17:10

2022115818 Linea
Ejecución 

Exitosa
GUACOLDA ENERGÍA SPA 11

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 701

GUACOLDA - 

MAITENCILLO 220KV 

L2

1088

1089

GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C3

GUACOLDA - MAITENCILLO 220KV L2 C4

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislacion Linea 2x220 Kv Guacolda - Maitencillo Ctos 3-4.
El riesgo es bajo ya que se tomarán las medidas de 

mitigación correspondiente

SE Maitencillo: No Reconectar interruptores 52J9 - 52J10. SE Guacolda: No Reconectar 

interruptores 52J3 - 52J4.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 16:00 05-01-23 08:15 05-01-23 17:10

2022115849 Linea
Ejecución 

Exitosa
AES ANDES S.A. 10

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1096

LABERINTO - MANTOS 

BLANCOS 220KV
2041 LABERINTO - MANTOS BLANCOS 220KV C1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado aislación Línea Laberinto-Mantos Blancos Torres comunes N° 171 - 171 - 173
El riesgo es bajo ya que se toman las medidas para 

minimizarlo.

Condiciones requeridas:

  1S/E Laberinto 52J-05L  Señalizar y No Reconectar

  2S/E Manto Blanco52J-04L  Señalizar y No Reconectar

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:13 05-01-23 12:33

2022115872 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. 1744

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1055

CHACAYA - MANTOS 

BLANCOS 220KV

1956

1957

CAPRICONIO – MANTOS BLANCOS 220KV C1

CHACAYA – CAPRICONIO 220KV C1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación de línea Laberinto - Mantos Blancos de AES Gener, torres común 

171, 172, 173 con línea Chacaya - Blancos y torres.

Riesgo bajo, lavado aislación de instalación externa en torres 

comunes por parte de terceros.

Condiciones Requeridas: SE Chacaya No Reconectar 52J2 - SE Capricornio No reconectar 

52JT1 - SE Mantos Blancos 52J02L

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:47 05-01-23 12:33

2022115883 Linea
Ejecución 

Exitosa
HALDEMAN 370

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1025

MEJILLONES - EL LINCE 

110KV
1883 MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación a torres.
Riesgo bajo, cliente toma todas las medidas necesarias para 

realizar un trabajo seguro.
S/E Mejillones: No reconectar 52H2 y S/E El Lince: No reconectar 52HT.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:50 05-01-23 14:55

2022115902 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 129

ALTO JAHUEL - CHENA 

220KV

1416

1417

ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C1

EL RODEO - CHENA 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Roce, corte y poda de árboles cercanos a la línea.

Coordinado con C. Santa Marta.
Bajo

Actividades: Roce, corte y poda de árboles cercanos a la línea.

Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - 

Chena circuito 1 y 2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022115903 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 129

ALTO JAHUEL - CHENA 

220KV

1418

1604

1605

ALTO JAHUEL - EL RODEO 220KV C2

EL RODEO - TAP CENTRAL SANTA MARTA 220KV C2

TAP CENTRAL SANTA MARTA - CHENA 220KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Roce, corte y poda de árboles cercanos a la línea.

Coordinado con C. Santa Marta.
Bajo

Actividades: Roce, corte y poda de árboles cercanos a la línea.

Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 220 kV Alto Jahuel - 

Chena circuito 1 y 2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Alto Jahuel - Chena circuito 1 o 2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022115906 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1506

POLPAICO - NUEVA 

LAMPA 220KV

3537

3538

POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C1

TAP LAMPA – EST 40 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Roce, corte y poda de árboles cercanos a la línea.

Coordinado con ENEL Tx.
Bajo

Actividades: Roce, corte y poda de árboles cercanos a la línea.

Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Nueva 

Lampa - Polpaico circuito 1 y 2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 06-01-23 01:42



Reporte Desconexión/Intervención Linea
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Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio

Fecha Efectiva 

Fin

2022115907 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1506

POLPAICO - NUEVA 

LAMPA 220KV

3542

3543

POLPAICO – TAP LAMPA 220KV C2

TAP LAMPA – EST 40 220KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Roce, corte y poda de árboles cercanos a la línea.

Coordinado con ENEL Tx.
Bajo

Actividades: Roce, corte y poda de árboles cercanos a la línea.

Restricciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea de 220 kV Nueva 

Lampa - Polpaico circuito 1 y 2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 220 kV Nueva Lampa - Polpaico circuito 1 o 2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante ejecución de los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del Jefe de Faena: Señalización y delimitación de la zona de trabajo.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 06-01-23 01:42

2022115922 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 928

POLPAICO - 

SECCIONADORA LO 

AGUIRRE 500KV

1268 SECCIONADORA LO AGUIRRE - POLPAICO 500KV C1
Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación en estructuras. Bajo

Actividades: Lavado de aislación en estructuras.

Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Lo Aguirre - 

Polpaico circuito 1 y 2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1 o 2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del jefe de faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 15:00

2022115923 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 928

POLPAICO - 

SECCIONADORA LO 

AGUIRRE 500KV

3370 POLPAICO - SECCIONADORA LO AGUIRRE 500KV C2
Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación en estructuras. Bajo

Actividades: Lavado de aislación en estructuras.

Restricciones: No reconectar interruptores asociados a la línea de 500 kV Lo Aguirre - 

Polpaico circuito 1 y 2.

Instalaciones en Riesgo: Línea de 500 kV Lo Aguirre - Polpaico circuito 1 o 2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del jefe de faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 15:00

2022116085 Linea
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA MINERA 

CERRO COLORADO LTDA
374

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1028

POZO ALMONTE - 

CERRO COLORADO 

110KV

1889 POZO ALMONTE - CERRO COLORADO 110KV C1
Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

A solicitud de ENGIE se realizarán trabajos de Lavado de Aislación en la línea 110 kV 

Pozo Almonte - Cerro Colorado, MPB. No Reconectar Interruptores: SE Cerro Colorado 

NR 52HL; SE Pozo Almonte NR 52H3; NR 52H2.

El riesgo es bajo debido a la naturaleza del trabajo de lavado 

y las condiciones de No Reconectar interruptores: SE Cerro 

Colorado NR 52HL; SE Pozo Almonte NR 52H3; NR 52H2.

A solicitud de ENGIE se realizarán trabajos de Lavado de Aislación en la línea 110 kV 

Pozo Almonte - Cerro Colorado, MPB. No Reconectar Interruptores: SE Cerro Colorado 

NR 52HL; SE Pozo Almonte NR 52H3; NR 52H2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 16:00 05-01-23 09:37 05-01-23 13:03

2022116109 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA SPENCE S.A. 385

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1530

PALLATA - 

ENCUENTRO 220KV
3579 EST 70 - ENCUENTRO  220KV C1 [EN_REVISION]

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación método energizado pitón remoto a estructuras de línea 220kV ENC- 

PALLATA

Trabajos de lavado aislacion, linea 220kV entre SSEE 

Encuentro y pallata. Dudas llamar a Christian diaz 

+56953861244 Se trabajará con equipo lavador . En SE 

Encuentro 52J10 Señalizar y no reconectar En SE SGO 52J1 

Señalizar y no reconectar. En SE Pallata 52J1 y 52J3 Señalizar 

y no reconectar

Lavado de aislación a est. cadenas de anclaje, sustentación estructura general, nivel de 

riesgo bajo. Se mantendrá contacto directo con centro de control.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 19:00 05-01-23 07:05 05-01-23 13:28

2022116254 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 370

PELEQUEN - MALLOA 

NUEVA 66KV
393 PELEQUEN - MALLOA NUEVA 66KV C1

Roce y pode 

franja 

servidumbre

Sin 

Limitacio

nes

Se realizara trabajos de poda y roce
bajo riego durante todo el trabajo, faena planificada y 

controlada en terreno

Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66kV Malloa - Pelequen, se requiere el 

bloqueo de reconexión del interruptor 52B4 de S/E Malloa y 52B4 de SE Pelequen. Sin 

consumos afectados.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:40 05-01-23 19:46

2022116731 Linea
Ejecución 

Exitosa
STS 83

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 1417

MANTILHUE - MOCHO 

110KV
3235 MANTILHUE -  MOCHO 110KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión de Línea 110 kV Mantilhue - El Mocho a solicitud de Scotta Chile SPA por 

faenas de Mantenimiento Mayor de Central El Mocho y S/E El Mocho.

SD relacionadas: 2022117015 y 2022117077 ingresadas por Scotta

Riesgo bajo y controlado, faenas serán realizada por Scotta 

en S/E El Mocho.

Maniobras coordinadas entre C.C Scotta y CCT-Grupo SAESA. (SODI 31 Scotta, registro 

interno STS)

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 06-01-23 18:00 05-01-23 08:14 05-01-23 12:57

2022116501 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 379

PUNTA DE CORTES - 

TUNICHE 66KV

354

355

PUENTE ALTA - TUNICHE 66KV C1

PUNTA DE CORTES - PUENTE ALTA 66KV C1

Roce y pode 

franja 

servidumbre

Sin 

Limitacio

nes

Se realizara trabajos de poda y roce
bajo riego durante todo el trabajo, faena planificada y 

controlada en terreno

Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66kV Punta de Cortes - Tuniche, se requiere 

el bloqueo de reconexión del interruptor 52B3 de S/E Punta de Cortes. Sin consumos 

afectados.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 06:40 05-01-23 16:39

2022116520 Linea
Ejecución 

Exitosa
CMPC PULP SPA. 236

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 84

CHARRUA - CELULOSA 

PACIFICO 220KV
130 TAP MARIA DOLORES - LAJA 220KV C1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación en Tap Off María Dolores, E1, E3, E14, E18, E32, E34 Y E39.
Riesgo bajo, trabajos se realizarán de acuerdo a 

procedimientos.

Se considera el Bloqueo a la Reconexión de las interruptores: S/E Charrúa 52J10; S/E 

Planta Laja 52JL1; S/E SFE 52JT; S/E Planta Santa Fe 52JL2; S/E PRV 52JL3.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 17:00 05-01-23 09:04 05-01-23 15:15

2022116661 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 386

RANCAGUA - SAN 

FRANCISCO DE 

MOSTAZAL 66KV

334

338

3405

3406

1235

1236

TAP INDURA - TAP GRANEROS 66KV C1

TAP GRANEROS - SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1

TAP GRANEROS – ESTRUCTURA 123 66KV C1 

[EN_REVISION]

ESTRUCTURA 123 – SAN FCO DE MOSTAZAL 66KV C1 

[EN_REVISION]

RANCAGUA - DOLE 66KV C1

DOLE - TAP INDURA 66KV C1

Roce y pode 

franja 

servidumbre

Sin 

Limitacio

nes

Se realizara trabajos de poda y roce
bajo riego durante todo el trabajo, faena planificada y 

controlada en terreno

Por trabajos de poda y roce en tramo de LT 66kV Rancagua -San Fco Mostazal, se 

requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B3 de S/E Rancagua. Sin consumos 

afectados.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:40 05-01-23 16:39

2022116799 Linea
Ejecución 

Exitosa

SQM SALAR S.A 

[En_Revision]
1762

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1639

ACCESO NORTE – 

CARBONATO 110KV 

[EN_REVISION]

3902 ACCESO NORTE - CARBONATO 110KV C1 [EN_REVISION]
Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación Línea 110kV Acceso Norte - Carbonato.
El riesgo es bajo, pues se tomarán todas las medidas de 

mitigación necesarias.
S/E Acceso Norte: No reconectar Interruptor 52H1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 17:00 05-01-23 07:42 05-01-23 11:37

2022116805 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 170

HUALPEN - 

LAGUNILLAS 154KV

1330

1331

1332

TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1

HUALPEN - TAP MAPAL 154KV C1

TAP MAPAL - TAP FPC 154KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. Bajo

Actividades: Inspección de línea por corrosión en Línea 220 Guindo Lagunillas y Línea 

154 kV Hualpén - Lagunillas en estructuras 16 a 19, 26 a 31, 36 a 39, 20 a 25 y 45 a 48.

Restricciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220kV Guindo-

Lagunillas, C1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del jefe de faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 06-01-23 01:42

2022116806 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1652

HUALPEN - GUINDO 

220 KV [EN_REVISION]
3961 HUALPEN - EST. 49A 220 KV C1 [EN_REVISION]

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

No reconectar interruptores asociados a las instalaciones en riesgo. Bajo

Actividades: Inspección de línea por corrosión en Línea 220 Guindo Lagunillas y Línea 

154 kV Hualpén - Lagunillas en estructuras 16 a 19, 26 a 31, 36 a 39, 20 a 25 y 45 a 48.

Restricciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: Línea 154kV Hualpén-Lagunillas, C1 o Línea 220kV Guindo-

Lagunillas, C1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del jefe de faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 06-01-23 01:42

2022117022 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 205

PULLINQUE - LOS 

LAGOS 66KV

1337

1338

PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1

PULLINQUE - PANGUIPULLI 66KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Trabajos coordinados con empresa STS.- Bajo

Actividades: Reemplazo aislador linepost, instalación de manta protectora y gorros 

chinos.-

Restricciones: Restricción a la reconexión.-

Instalaciones en Riesgo: Línea 66 kV Pullinque - Los Lagos, C1.-

Temporalidad de los Riesgos: Durante de los trabajos.-

Nivel de Riesgo: Bajo.-

Bloqueos del jefe de faena: No hay.-

Observaciones: No reconectar los interruptores asociados a la línea.-

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022117158 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 380

QUELENTARO - LAS 

ARAÑAS 110KV

620

4587

4588

4589

4590

QUELENTARO - LAS ARANAS 110KV C1

QUELENTARO - EST. 108 110KV C1 [EN_REVISION]

EST. 108- EST. 109 110KV C1 [EN_REVISION]

EST. 109- EST. 111 110KV C1 [EN_REVISION]

EST. 111- LAS ARANAS 110KV C1 [EN_REVISION]

Obras Civiles

Sin 

Limitacio

nes

Avance de obras pretendido de conductor en cercanías de LT 110 kV Quelentaro-Las 

Arañas. asociado a NUP-3471
Riesgo controlado bajo procedimientos CGE Transmisión.

Se requiere bloqueo de reconexión automática del 52H1 S/E Quelentaro, por trabajos 

cercanos a la línea de transmisión. SODI-188-2022

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 20:00 05-01-23 08:56 05-01-23 19:50

2022117173 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. 1744

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1751

PALPANA - RADOMIRO 

TOMIC 220 KV C1 

[En_Revisión]

4205

4206

PALPANA - EST. 27A 220 KV C1 [EN_REVISION]

EST. 27A - EST. 178 220 KV C1 [EN_REVISION]

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Instalación ángulos faltantes en estructuras

Se toman todas las medidas de precaución, controlando 

todos los riesgos existentes, de acuerdo a matriz de trabajo, 

riesgo bajo.

CONDICIOENS REQUERIDAS: No reconectar , SE Palpana 52J2, 52J3. SE R. Tomic 52J9. 

ENCARGADO MANIOBRAS: Operador transmisión.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 16:00 05-01-23 08:43 05-01-23 12:00

2022117183 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 153

CHARRUA - 

CONCEPCION 220KV
1320 CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

No reconectar los interruptores asociados a la instalacion en riesgo. Bajo

Actividades: Inspección exhaustiva y evaluación de las estructuras de acero cortén de la 

Línea 220 kV Charrua-Concepción.

Restricciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Charrua-Concepción, C1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del jefe de faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 18:15

2022117294 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1065

CRUCERO - CONCHI 

220KV

1981

1982

1983

CRUCERO - EST. 178 220KV C1

EST. 178 - EST. 274 A 220KV C1

EST. 274 A - CONCHI 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

A solicitud de ENGIE (SODI 254), Instalación de ángulos faltantes.

Instalaciones en Riesgo: L 220kV Crucero-Conchi.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Restricciones:

Subestación Crucero: 52J8 No reconectar.

Terceros, S/E Conchi: 52J1 No reconectar.

Bloqueos del jefe de faena:

No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 09:21 05-01-23 15:15

2022117398 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 1701

PUNITAQUI - EL SAUCE 

66KV
245 PUNITAQUI - EL SAUCE 66KV C1

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

Reemplazo de postes y crucetas de madera en mal estado, por postes de hormigón y 

crucetas metálicas, en algunas estructuras con deterioro.

Trabajo de bajo riesgo. Se han realizado los análisis y tomado 

en cuenta todas las consideraciones necesarias para una 

faena segura.

Durante la desconexión, los consumos asociados a S/E El Sauce, serán alimentados 

desde S/E Combarbalá a través de la línea 66 kV El Sauce - Combarbalá.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:01 05-01-23 18:15

2022117546 Linea
Ejecución 

Exitosa
SAN JUAN S.A. 341

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 902

PUNTA COLORADA - 

PARQUE EOLICO SAN 

JUAN 220KV

1755
PUNTA COLORADA - PARQUE EOLICO SAN JUAN 220KV 

C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Obras De Montaje de Estructuras y Tendido de Conductor de la Nueva Línea De 

Transmisión nueva Maitencillo –Punta Colorada 2x220KV, 2x500MVA y Nueva Línea 

Nueva Pan De Azúcar – Punta Colorada 2X220 KV, 2X500 MVA.

Solicitud a requerimiento de Eletrans, quien debrá identificar 

los riesgos y las medidas para mitigarlos. Sin embargo cabe 

mencionar que exise un cruce de la línea en construcción y la 

línea de 220 kV Punta Colorada - San Juan. Por tanto LAP 

mantendrá deshabilitada la reconexión automatica de los 

paños J13 y J14 del extremo de SE Punta Colorada y el paño 

J1 del extremo de San Juan.

Sin comentarios adicionales.
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 10:39 05-01-23 19:48

2022117642 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 1953

Desconexió

n

Origen 

Externo
Programada 668

QUILLOTA - LOS 

PIUQUENES 220KV

13

14

15

13

14

15

QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1

TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1

TAP MAURO - MAURO 220KV C1

QUILLOTA - TAP MAURO 220KV C1

TAP MAURO - LOS PIUQUENES 220KV C1

TAP MAURO - MAURO 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

S/E Quillota: Solicitud de Minera Los Pelambres para mantenimiento de equipos 

primarios de paño J7 ( Piuquenes 1 ).

Instalación con riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Piuquenes 

circuito 2 ó Barra de 220 kV Sección 1 de S/E Quillota. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los 

trabajos. Nivel de riesgo: Bajo.

Actividades: S/E Quillota: Solicitud de Minera Los Pelambres para mantenimiento de 

equipos primarios de paño J7 ( Piuquenes 1 ). 

Restricciones: Línea de 220 kV Quillota - Piuquenes 1 desconectada y restricción a la 

reconexión a interruptores de L.220 kV Quillota - Piuquenes 2. 

Instalación con riesgo: Línea de 220 kV Quillota - Piuquenes circuito 2 ó Barra de 220 kV 

Sección 1 de S/E Quillota. 

Temporalidad de los Riesgos: Durante la ejecución de los trabajos. 

Nivel de riesgo: Bajo. 

Bloqueos del Jefe de Faena: Delimitación de la zona de trabajo, instalación de puestas a 

tierra en equipos a intervenir.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 19:00 05-01-23 09:29 05-01-23 10:06

2023000011 Linea
Ejecución 

Exitosa

COMPAÑÍA DOÑA INÉS 

DE COLLAHUASI SCM
375

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1098

LAGUNAS - 

COLLAHUASI 220KV

3697

3698

3724

3726

3694

3695

3723

3725

LAGUNAS - EST. 180 220KV C2

EST. 180 - EST. 202 220KV C2

EST. 202 – EST. 296 220KV C2

EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C2

LAGUNAS - EST. 180 220KV C1

EST. 180 - EST. 202 220KV C1

EST. 202 – EST. 296 220KV C1

EST. 296 – COLLAHUASI 220KV C1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

S/E Lagunas 220kV: Empresa Interchile Lavado de aislacion de equipos primarios 

asociadosa paño JZ1. J8 y J9
Bajo, Lavado de aislacion por externo en S/E Lagunas

Se Instalara Tarjeta de Señalizacion No reconectar en S/E Lagunas en  52J3 y 52J4, En 

S/E Collahuasi 52JL1 y 52JL2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 11:46 05-01-23 14:39

2023000026 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 154

CHARRUA - HUALPEN 

220KV
1321 CHARRUA - HUALPEN 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

No reconectar interruptores asociados a la instalación en riesgo. No hay.

Actividades: Instalación de estructuras en variante y obras civiles.

Restricciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: Línea 220kV Charrua-Hualpén, C1.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del jefe de faena: No hay.

Nota: Trabajos de obras civiles y montaje estructuras variante relacionados al proyecto 

de Puente Industrial.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:54 05-01-23 20:45

2022113613 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 82

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 438

CHARRUA - RALCO 

220KV
635 CHARRUA - RALCO 220KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

No reconectar interruptores asociados a la instalación con riesgo. Bajo

Actividades:  Roce en franja servidumbre.

Restricciones: Bloqueo a la reconexión.

Instalaciones en Riesgo: L 220kV Ralco-Charrua, C1 o L 220kV Ralco-Palmucho-Charrúa, 

C2.

Temporalidad de los Riesgos: Durante los trabajos.

Nivel de Riesgo: Bajo.

Bloqueos del jefe de faena: No hay.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022116331 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA 378

Intervenció

n

Origen 

Externo
Programada 1049

ATACAMA - O'HIGGINS 

220KV

1942

1943

1944

1945

ATACAMA - EST. T-202 220KV C1

 EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C1

ATACAMA - EST. T-202 220KV C2

EST. T-202 - O'HIGGINS 220KV C2

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado aisladores a equipos primarios de paños, paño JS, aisladores de pedestal 

asociados a marcos línea, marcos de barra principal sección N°1 y N°2 y de transferencia 

en SubEstación Atacama.

Riesgo bajo. Trabajo se realiza con procedimiento respectivo.

A solicitud de Transelec se requiere orden de no reconectar LT 220kV Atacama - 

O'Higgins C1 y C2: 

S/E Atacama 52J3 y 52J10.

S/E O'Higgins 52J8 y 52J6.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 07:23 05-01-23 17:12

2022114676 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 1948

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 762

MAITENCILLO - 

CASERONES 220KV L1

1458

1459

1460

1461

MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L1 C1

ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L1 C1

ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L1 C1

TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L1 C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 01 a 90
Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 01 a 90

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Tap Off Jorquera, 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del jefe de faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45



Reporte Desconexión/Intervención Linea
Fecha generación reporte: 24-01-2023 17:27:01

Estados: Ejecución Exitosa, Ejecución Exitosa

Total registros General: 194

Total registros Linea: 80

Número Tipos Estado Empresa
Id 

Coordinado

Tipo 

Solicitud
Origen

Tipo 

Programación
ID(s) Línea ID(s) Tramo(s) Tipo Trabajo Potencia Trabajos a Realizar Descripción Nivel Riesgo Comentario Adicional Consumo Empresas Afectadas Trabajo Requiere Estado Operativo

Estado Operativo 

Efectivo
Fecha Inicio Fecha Fin

Fecha Efectiva 

Inicio
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Fin

2022117171 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 334

LAS ARAÑAS - EL 

PEUMO 66KV

598

4580

4581

4582

LAS ARANAS - EL PEUMO 66KV C1

LAS ARAÑAS - EST. 3 66KV C1 [EN_REVISION]

EST. 3 - EST. 14 66KV C1 [EN_REVISION]

EST. 14 - EL PEUMO 66KV C1 [EN_REVISION]

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Avance de obras con LLEE  modificaciones de LLTT concesión carretera de la fruta 

comuna de San Pedro.
Medio trabajos con LLEE.

Se requiere bloqueo de reconexiones de 52B3 de SE las Arañas . Trabajos asociados a 

NUP-3471  SODI-235-2022

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 20:00 05-01-23 08:55 05-01-23 19:50

2022114677 Linea
Ejecución 

Exitosa
TRANSELEC S.A. 1948

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 763

MAITENCILLO - 

CASERONES 220KV L2

1462

1463

1464

1465

MAITENCILLO - ESTRUCTURA 274 220KV L2 C2

ESTRUCTURA 274 - ESTRUCTURA 337 220KV L2 C2

ESTRUCTURA 337 - TAP JORQUERA 220KV L2 C2

TAP JORQUERA - CASERONES 220KV L2 C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 01 a 90
Bajo

Actividades:

Lavado de aislación; en instalación energizada (Doble Circuito), LAVADO DE AISLACION, 

ESTRUCTURAS N° 01 a 90

Restricciones:

Subestación Maitencillo, 52J11 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Maitencillo, 52J12 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52J1 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Subestación Caserones, 52J2 con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Tap Off Jorquera, 52JT con bloqueo a la reconexión inmovilizado

Instalaciones en Riesgo:

L 220kV Maitencillo-Caserones, C1 o L 220kV Maitencillo-Caserones, C2

Temporalidad de los Riesgos:

Durante de los trabajos

Nivel de Riesgo:

Bajo

Bloqueos del jefe de faena:

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 05:12 05-01-23 20:45

2022115556 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 882

GALLEGUILLOS - 

CALDERA 110KV

589

1731

1732

TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1

GALLEGUILLOS - ESTRUCTURA 89 110KV C1

ESTRUCTURA 89 110KV - TAP IMPULSION 110KV C1

Obras Civiles

Sin 

Limitacio

nes

Mejoramiento de accesos a estructuras 89, 90 Riesgo medio controlado. Mejoramiento de accesos
Se requiere bloqueo de reconexión del 52H3 de SE Galleguillos, condición que se 

mantendrá durante la ejecución efectiva de los trabajos.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 08:00 05-01-23 18:00 05-01-23 09:22 05-01-23 18:36

2022117106 Linea
Ejecución 

Exitosa
MINERA ESCONDIDA 378

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1110

O'HIGGINS - 

DOMEYKO 220KV

2072

2073

2074

2075

2076

2077

O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV 

C1

TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº2 - TAP OFF LLANOS 

220KV C1

TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 - TAP OFF 

ESTACION DE BOMBEO Nº4 220KV C1

TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº4 - DOMEYKO 220KV 

C1

TAP OFF LLANOS - TAP OFF PALESTINA 220KV C1

TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO 

Nº3 220KV C1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado aisladores Línea 220 kV O'Higgins - Domeyko
Riesgo bajo. Trabajo se realiza bajo procedimientos 

respectivos.

Se requiere orden de no reconectar en:

SE Domeyko 52J2.

SE O'Higgins 52J2.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:30 05-01-23 18:00 05-01-23 09:33 05-01-23 15:05

2022117050 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1327

ANDALICAN - 

HORCONES 66KV

3027

3028

3029

3030

3031

3032

ANDALICAN - ESTRUCTURA 85 66KV C2

ESTRUCTURA 85 - ESTRUCTURA 92 66KV C2

ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C2

ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV C2

ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C2

ESTRUCTURA 129 - HORCONES 66KV C2

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Trabajos cercanos a la línea Andalicán-Horcones N°2 sobre línea Andalicán-Horcones N°1 

de acuerdo a solicitud 2022112201.

Riesgo controlado, trabajos con instalación desconectada y 

personal calificado.
Se requiere bloqueo de reconexión del 52B2 de S/E Andalicán y 52B3 de S/E Horcones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:26 05-01-23 08:27

2022117136 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 389

REGULADORA RAPEL - 

LAS ARAÑAS 66KV
616 TAP OFF NIHUE - LAS ARANAS 66KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Avance de obras  modificaciones de LLTT concesión carretera de la fruta comuna de San 

Pedro.
Bajo trabajo a realizar con desconexión programada.

Trabajos asociados a NUP-3471. SODI-170-2022 linea actualmente se encuentra 

conectada en vacio.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:00 05-01-23 20:00 05-01-23 06:52 05-01-23 20:14

2022117347 Linea
Ejecución 

Exitosa

CODELCO CHILE - 

DIVISIÓN 

CHUQUICAMATA

357
Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 990

CHUQUICAMATA - 10 

100KV
1826 CHUQUICAMATA - 10 100KV C1

Mantenimiento 

preventivo

Sin 

Limitacio

nes

Revisión y reparación de punto caliente ubicado en torre 15 de línea Chuquicamata - 10
Riesgo bajo, se consideran todas las medidas de seguridad y 

control

Condiciones Requeridas: SE Chuquicamata Abierto 52H10 89H10-1 89H10-2 89H10-3 

Cerrado 89H10-3T. SE 10Abierto 52H10 89H10-1 89H10-2 89H10-3 Cerrado 89H10-3T.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:00 05-01-23 18:00 05-01-23 07:45 05-01-23 16:03

2022117049 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Desconexió

n

Origen 

Interno
Programada 1327

ANDALICAN - 

HORCONES 66KV

3022

3023

3024

3025

3994

3995

3996

3997

3998

4390

4391

ANDALICAN - ESTRUCTURA 92 66KV C1

ESTRUCTURA 92 - ESTRUCTURA 107 66KV C1

ESTRUCTURA 107 - ESTRUCTURA 118 66KV C1

ESTRUCTURA 118 - ESTRUCTURA 129 66KV C1

ESTRUCTURA 150 - HORCONES 66KV C1

ESTRUCTURA 143A - ESTRUCTURA 150 66KV C1

ESTRUCTURA 140 - ESTRUCTURA 143A 66KV C1

ESTRUCTURA 132D - ESTRUCTURA 140 66KV C1

ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 132D 66KV C1

ANDALICAN – EST. 129 66KV C1 [En_Revision]

EST. 129 – EST. 150 66KV C1 [En_Revision]

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Desconexión del tramo Andalicán-Horcones N°1 por trabajos de proyecto NUP 1190 

Aumento de Capacidad de Línea Tap Lota-Horcones.

Riesgo controlado, trabajos con instalación desconectada y 

personal calificado.

La carga de la línea será transferida a línea Andalicán-Horcones N°2 a través de barra 66 

kV de S/E Horcones.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 07:00 05-01-23 18:00 05-01-23 08:26 05-01-23 08:27

2022117543 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENGIE 1744

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1006

CAPRICORNIO - ALTO 

NORTE 110KV
1852 CAPRICORNIO - EST N°54 110KV C1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de Aislación con método a distancia.
Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para 

realizar un trabajo seguro.

- S/E Capricornio: No Reconectar 52H2.

- S/E Altonorte. No Reconectar 52H4.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 06:30 05-01-23 16:00 05-01-23 08:04 05-01-23 12:45

2022117544 Linea
Ejecución 

Exitosa
ENGIE 1744

Intervenció

n

Origen 

Interno
Programada 1007

CAPRICORNIO - 

ANTOFAGASTA 110KV
1854 CAPRICORNIO - EST N° 54 110KV C1

Lavado de 

Aislación

Sin 

Limitacio

nes

Lavado de Aislación con método a distancia.
Riesgo bajo. Se toman todas las medidas de control para 

realizar un trabajo seguro.

- S/E Capricornio: No Reconectar 52H1.

- S/E Antofagasta. No Reconectar 52H1.

No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 06:30 05-01-23 16:00 05-01-23 08:04 05-01-23 12:45

2023001072 Linea
Ejecución 

Exitosa
CGE TRANSMISIÓN S.A. 2003

Intervenció

n

Origen 

Externo
Curso Forzoso 960

MONTERRICO - 

COCHARCAS 66KV

1580

1581

4344

4345

MONTERRICO - ESTRUCTURA 17 66KV C1

ESTRUCTURA 17 - COCHARCAS 66KV C1

MONTERRICO - EST. E16 66KV C1

EST. E16 - COCHARCAS 66KV C1

Otro Tipo de 

Trabajo

Sin 

Limitacio

nes

Se realizará reparación de Línea de baja tensión que cruza con LT 66KV Monterrico-

Cocharcas entre las estructuras 32 y 33. Trabajo tiene relación con Falla de LT 66KV 

Monterrico-Parral. Se requiere el bloqueo de reconexión automática del interruptor 

52B1 de S/E Monterrico y del interruptor 52B5 de S/E Cocharcas.

Medio, controlado por procedimientos CGE. .
No tiene consumo 

afectado
ninguno 05-01-23 01:14 05-01-23 03:30 05-01-23 01:21 05-01-23 02:40



ANEXO Nº5

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el Sistema Neomante del 

Coordinador Eléctrico Nacional por Compañía Minera Nevada SpA
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ANEXO Nº6

Otros antecedentes aportados por Compañía Minera Nevada SpA



INFORME DE FALLA 

 

INFORME DE FALLA 
 

Nº Informe CEN: 2023000065 

Fecha de Informe: 20/01/23 

Hora envío Informe: 10:00 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 

a) Identificación del Coordinado afectado. 
a.1. Nombre Empresa Compañía Minera Nevada 

Dirección. Ricardo Lyon 222, piso 8, Providencia 
 

b) Identificación Coordinado instalación fallada. 
b.1. Instalación LT 220 kV Punta Colorada- Tres Quebrada 

b.2. Coordinado Compañía Minera Nevada 
 

c) Identificación Instalación fallada/afectada. 
c.1. Instalación LT 220 kV Punta Colorada- Tres Quebrada 

c.2. Tipo de instalación Línea. c.3. Nivel Tensión 220 kV 

c.4. Segmento Transmisión dedicada (Td) 

c.5. Tipo elemento Pararrayos 

c.6. Equipo fallado Pararrayo fase C, Paño J7. 
 

d) Fecha y hora de falla. 
d.1. Fecha Inicio 05/01/2023 d.2. Hora Inicio 18:47 

d.3. Fecha Término 06/01/2023 d.4. Hora Término 02:48 

d.5. Duración total 05:59 d.6. Porcentaje desconexión 100 % 
 

e) Estimación consumos desconectados. 

e.1. Nombre Consumo 
e.2. Monto 

desconectado 
[MW] 

e.3. Demanda Previa 
[MW] 

e.4. Porcentaje de 
desconexión 

Minera Nevada(Lado Argentino) 12,4 MW 12,4 MW 100% 

    

    
 

f) Origen de la falla. 
Falla interna del pararrayo de la fase C 

   

 
 

g) Fenómeno Físico 
g.1. Fenómeno Físico Falla de material 

g.2. Codificación OPE10 

g.3. Justificación fenómeno Falla interna del pararrayos. 
 

h) Fenómeno Eléctrico 
h.1. Fenómeno eléctrico Distancia 

h.2. Codificación 21 

 
 
 
 



INFORME DE FALLA 

 

i) Causa de la falla. 
Se presume falla interna del pararrayos producto de fatiga del material, luego de que el personal de 

Operación y Mantenimiento realizara una inspección a los equipos de la Diagonal N° 3, de la Subestación 

Punta Colorada, logrando observar que el Pararrayo PR-J7 de la Fase C , evidenciaba daños en el 

contador de descarga, además de fogonazos en las uniones de los cuerpos, causado por la corriente de 

alivio de presión. 
 

j) Reiteración 
j.1. Misma causa últimos 24 meses. No j.2. Número de reiteración. 0 

j.3. Medidas anteriores. No hay. 

j.4. Cantidad de fallas 24 meses. 0. 
 

k) Detalles de instalación y/o equipo fallado. 
Pararrayo paño J7 Fase C - Marca: TE conecnectivity, Voltaje de operación continuo de línea a tierra: 153.6 

kV RMS, Voltaje clasificación: 192 kV RMS, Sobre Voltaje kV: 25 KA – 354 /1 KA -37, Uso Máximo de onda 

de corriente kV: 5 KA – 427/ 10 kA - 454 / 20 kA – 495 / 40 kA – 559. Plan de mantención:  Lavado de 

aislación con pitón en mano 27-04-2022, 12-08-2022, 04-01-2023. Limpieza Manual: 30-11-2022. 

 

l) Ubicación m) Comuna origen falla n) Comunas afectadas  
Rural Coquimbo La Higuera 

 

o) Proposición del coordinado respecto al origen de la falla. 
caso fortuito. 

 
2. AFECTACIÓN A CAUSA DE LA FALLA. 
 

a) Sistema de Generación. 

Central 
Potencia 

desconectada 
[MW] 

Fecha / Hora 
Desconexión 

Fecha / Hora 
Normalización 

Tiempo en horas 

No aplica     

     

     
 

b) Sistema de Transmisión. 

Línea o Subestación 
Fecha / Hora 
Desconexión 

Fecha / Hora 
Normalización 

Tiempo en horas 

LT Punta Colorada- Tres Quebradas 05/01/2023 18:47 06/01/2023 02:48 05,59 

    

    
 

c) Consumos. 

Subestación Paño 
Potencia 

desconectada 
[MW] 

Fecha / Hora 
Desconexión 

Fecha / Hora 
Normalización 

Tiempo 
en horas 

ENS 
[MWh] 

Subestación 

Lama 
J1 12,4 

05/01/2023 

18:47 

06/01/2023 

15:59 
     21,2 262,88 
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d) Alimentadores. 

Nombre Propietario 
Potencia 

desconectada 
[MW] 

N° Clientes 
afectados 

Tiempo de 
recuperación 

(horas) 

ENS 
[MWh] 

No aplica      

      

      
 

e) Involucrados. 
EnorChile: Centro de Control de Minera Sierra Nevada. 

Barrick: Coordinado propietario de Diagonal 3 de P.Colorada. 

Minera Sierra Nevada: Coordinado propietario de LT 220 kV Punta Colorada- Tres Quebrada- Lama  

 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS CONFIGURACIONES EN LOS MOMENTOS PREVIOS Y POSTERIOR 

FALLA. 
 

a) Mantenimientos o trabajos en curso. 
No se realizaban ningún tipo de trabajo al momento de la falla. 

 

b) Estado y configuración previo a la falla. 
Los tramos de LT 220 kV Punta Colorada- Tres Quebrada- Lama se encontraban en servicio con sus paños 

correspondientes cerrados y una transferencia de 12,4 MW hacia Lama(lado Argentino). 

 
 
 
 

c) Información sobre la regulación de tensión. 
No aplica 

 

d) Información adicional. 
Instalaciones se encuentran en periodo de pruebas de puesta en servicio según la solicitud 2022106337. 
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e) Diagrama Unilineal Simplificado. 

 
 
 
4. CRONOLOGÍA DE EVENTOS: 

 

a) Hora de atención de falla. 
Hora de llegada de personal calificado al punto de falla Fecha 05/01/2023 Hora 19:00 

Hora de comienzo de las faenas de normalización Fecha 06/01/2023 Hora 02:30 
 

b) Descripción de los mecanismos de normalización utilizados. 
Maniobras a través del sistema SCADA de la Subestación 

 

c) Descripción de las acciones realizadas para normalizar el servicio. 
Desconexión de pararrayo fallado y Centro de Control de Enorchile se coordina con CDC para normalizar 

las instalaciones. 
 

d) Fecha y hora de normalización del servicio. 
Fecha 06/01/2023 Hora 02:48 

Acciones Realizadas Cerrado 52J7 Subestación Punta Colorada 
 

e) Cronología de maniobras realizadas por el Centro de Control. 
Fecha Hora Lugar Maniobra / Evento 

05/01/2023 18:47 CC Enor Desconexión forzada de línea 220 kV Punta Colorada- 

Tres Quebradas por problema con pararrayo fase C en 

paño J7. Operando la protección de distancia Z1 a 0.114 

km sistema 2. 

05/01/2023 18:49 CC Enor CC Enor informa a CMP evento de falla en LT 220 kV 

Punta Colorada- Tres Quebradas. y se solicita la revisión 

de las instalaciones.  
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05/01/2023 19:04 CC Enor CC Enor informa a Operador Subestación Lama 

(Distrocuyo) evento de falla en LT Punta Colorada- Tres 

Quebradas. se solicita informar el consumo previo al 

evento de falla. 

05/01/2023 19:15 CC Enor CC Enor informa a Transelec  falla en Punta Colorada- 

Tres Quebrada consultando por alguna actividad en 

Subestación Punta Colorada, CC Transelec informa que 

no se están realizando trabajos en la zona.  

05/01/2023 19:22 CC Enor CC Enor informa a CDC evento de falla en LT Punta 

Colorada- Tres Quebrada debido a operación de 

distancia en zona 1. 

05/01/2023 19:45 CC Enor CC  Enor informa a Operador Subestación Tres 

Quebradas que se realizará apertura remota de 

interruptores en Subestación Tres Quebrada 

05/01/2023 19:48 Tres Quebradas Abierto 52JL2 en Subestación Tres Quebradas 

05/01/2023 19:49 Tres Quebradas Abierto 52JL3 y 52JR en Subestación Tres Quebradas 

05/01/2023 20:04 Lama Operador Subestación Lama  informa que tiene 

operada la protección diferencial de línea (87L), lo que 

provocó la apertura del 52JL1 en Subestación Lama. 

05/01/2023 20:43 Lama CC Enor consulta con Operador Subestación Lama 

consumos correspondientes a Subestación Lama, 

operador indica que en el tramo de línea Tres 

Quebradas- Lama tiene operada la diferencial de línea y 

se encuentra en confirmación de la potencia 

desprendida.  

05/01/2023 21:06 Lama Operador Lama  informa que al momento de la falla, 

estaban consumiendo 12.4 MW Subestación Lama por 

el lado argentino. 

05/01/2023 21:34 Lama Operador CMP informa a CC Enor que se realizará 

trabajos para reparar la falla y para ello se requiere 

desconectar pararrayo de la fase C, asociado al paño J7 

de Subestación Punta Colorada.  

05/01/2023 21:38 CC Enor CC Enor solicita a CDC vigencia  SDCF 2023001432 por 

desconexión de conductor de pararrayos dañado en 

fase 3, línea 220 kV Punta Colorada - Tres Quebradas 

por evento de falla. Condiciones requeridas: Abierto y 

bloqueado 52J7 y 52J8. Abierto 89J7-3. Cerrado 89J7-3T 

en Subestación Punta Colorada. Abierto y bloqueado 

52J3. Abierto 89J3-1 y 89J3-2. Cerrado 89J3-3T. 

05/01/2023 21:38 CC Enor CDC autoriza desconectar pararrayos fallado en paño J7 

de Subestación Punta Colorada por curso forzoso. 

05/01/2023 21:43 Tres Quebradas Abierto 89JL3-2 y 89JL3-1 en Subestación Tres 

Quebradas. 

05/01/2023 22:12 Punta Colorada Abierto 89J7-3 en Subestación Punta Colorada 

05/01/2023 22:14 Punta Colorada Cerrado 89J7-3T en Subestación Punta Colorada 

05/01/2023 22:16 Tres Quebradas Cerrado 89JL3-3T en Subestación Tres Quebradas 

05/01/2023 23:28 CC Enor Vigente con CNOT SODI forzosa informativa 5052 por 

desconexión de conductor de pararrayos dañado en 

fase 3, línea 220 kV Punta Colorada - Tres Quebradas 

por evento de falla. 

05/01/2023 02:20 Punta Colorada Operador Subestación Punta Colorada informa a CC 

Enor termino de trabajos de desconexión de pararrayo 

fase C, paño J7 y se solicita autorización para 

normalizar. 
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06/01/2023 2:23 CC Enor Cancelado con CDC SDCF 2023001432 por desconexión 

de conductor de pararrayos dañado en fase 3, línea 220 

kV Punta Colorada - Tres Quebradas por evento de falla. 

Condiciones requeridas: Abierto y bloqueado 52J7 y 

52J8. Abierto 89J7-3. Cerrado 89J7-3T en Subestación 

Punta Colorada. Abierto y bloqueado 52J3. Abierto 

89J3-1 y 89J3-2. Cerrado 89J3-3T. 

06/01/2023 2:23 CC Enor CC Enor informa a CDC fin de trabajos de desconexión 

de pararrayos fase C en paño J7 de de Punta Colorada, 

por lo que solicita autorización para normalizar línea 

hacia Punta Colorada-Tres Quebradas. José autoriza. 

06/01/2023 2:25 CC Enor CC Enor informa a operador Lama fin de trabajos en 

Punta Colorada, por lo que se le solicita que despliegue 

personal para normalizar línea Tres Quebradas-Lama. 

Operador indica que personal llegaría en 1 hora 

aproximadamente. 

06/01/2023 2:34 CC Enor CC Enor informa a CNOT que se procederá a normalizar 

línea Punta Colorada-Tres Quebradas. 

06/01/2023 2:37 Punta Colorada Abierto 89J7-3T en Subestación Punta Colorada 

06/01/2023 2:37 Tres Quebradas Abierto 89JL3-3T en Subestación Tres Quebradas 

06/01/2023 2:43 Punta Colorada Cerrado 89J7-3 en Subestación Punta Colorada 

06/01/2023 2:45 Tres Quebradas Cerrado 89JL3-1 y 89JL3-2 en Subestación Tres 

Quebradas 

06/01/2023 2:47 Punta Colorada Operador de Punta Colorada confirma tierras retiradas 

y personal en zona segura para normalización de línea 

Punta Colorada-Tres Quebradas. 

06/01/2023 2:48 CC Enor Cancelada con CNOT SODI informativa forzosa 5052 por 

desconexión de conductor de pararrayos dañado en 

fase 3, línea 220 kV Punta Colorada - Tres Quebradas 

por evento de falla.. 

06/01/2023 2:48 Punta Colorada Cerrado 52J7 y 52J8 en Subestación Punta Colorada 

06/01/2023 2:52 Tres Quebradas Cerrado 52JL3 en Subestación Tres Quebradas 

06/01/2023 2:57 Tres Quebradas Cerrado 52JR en Subestación Tres Quebradas 

06/01/2023 13:08 Lama Operador Subestación Lama informa inicio de 

normalización de consumos en Subestación Lama. 

06/01/2023 15:59 Lama Operador Subestación Lama  informa término de 

normalización de consumos en Subestación  Lama.  
 

f) Cronología de actividades y trabajos efectuados para normalizar falla. 
Fecha Hora Lugar Actividad (número de solicitud si corresponde) 

05/01/2023 23:28 Punta Colorada 2023001432 desconexión de conductor de pararrayos 

dañado en fase 3, línea 220 kV Punta Colorada - Tres 

Quebradas por evento de falla.  
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g) Cronología de eventos de protecciones. 
Fecha Hora Posición Descripción Estado 

05.01.2023 21:46:56.541 00301 Power System fault   1 - ON 

05.01.2023 21:46:56.542 00536 Relay Definitive TRIP ON 

05.01.2023 21:46:56.542 04056 21_DESENGANCHE ON 

05.01.2023 21:46:56.553 01335 50N / 51N Ground O/C trip is 

BLOCKED 

ON 

05.01.2023 21:46:56.554 01384 85-67N Carrier SEND signal ON 

05.01.2023 21:46:56.554 01373 85-67N Carrier SEND signal, Phase C ON 

05.01.2023 21:46:56.633 01335   50N / 51N Ground O/C trip is 

BLOCKED 

OFF 

05.01.2023 21:46:56.652 00301 Power System fault 1 - OFF 

05.01.2023 21:46:57.041  21_DESENGANCHE   ON 

05.01.2023 21:47:02.041  21_DESENGANCHE   OFF 

06.01.2023 01:11:49.234 07131 >50-STUB Enable STUB-Bus option ON 

06.01.2023 01:11:49.234 03652 21 Distance is BLOCKED ON    

06.01.2023 01:11:49.234 07152 50(N)/51(N) Backup O/C is BLOCKED OFF 

06.01.2023 05:29:36.536  Reset LED ON 

06.01.2023 05:29:36.536 00060 Reset LED ON 

06.01.2023 05:42:46.736 07131 >50-STUB Enable STUB-Bus option OFF 

06.01.2023 05:42:46.736 03652 21 Distance is BLOCKED   OFF   

06.01.2023 05:42:46.736 07152 50(N)/51(N) Backup O/C is BLOCKED ON 

06.01.2023 05:48:14.352 00561    Manual close signal detected ON   

06.01.2023 05:48:14.357 00590 Line closure detected ON 

06.01.2023 05:48:14.654 00590 Line closure detected OFF 
 
 

h) Resumen de instalaciones e interruptores operados. 

1 

Central o subestación: Subestación Punta Colorada  

Fecha 05/01/2023 Hora 21:46:56.578 (UTC 0) 

Protección o Alarma Operada: Relé de distancia 21 Zona 1 

Interruptor Operado: 52J7 

Potencia desconectada: 12,4 MW 

Causa de interrupción: Operación por falla. 

Autorización CEN para normalizar: 

Fecha 06/01/2023 Hora 02:48 

Normalización de interruptor: 

Fecha 06/01/2023 Hora 02:48 

 
5. REGISTROS OSCILOGRÁFICOS. 
 

a) Oscilografías y registro de eventos de protecciones 
N° Instalación Interruptor Hora Descripción Nombre archivo 

1 05/01/2023 52J7 21:46:56.540 7SA612S1 7SA612S1_J7_PC.olorada 

2      

3      

4      

5      

6      
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b) Gráficas. 
Registro oscilográfico relé 7SA612 Sistema 1, paño J7 Punta Colorada 

 

 

 

 

6. REGISTROS DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE UNIDADES GENERADORAS. 
 

a) Comportamiento dinámico de unidades generadoras. 
No aplica. 

 

7. ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DE LAS PROTECCIONES. 
 

a) Desempeño del sistema de protecciones eléctricas. 
En el registro oscilografico del sistema 1 de  protecciones de línea (paño J7) se observa un aumento en la 

corriente de la fase C y una disminución de la variable de tensión de la misma producto de un cortocircuito 

monofásico a causa de la falla interna del pararrayo. 

 

Según los canales activados en los registros comtrades, se observa la activación de la función de distancia 

en zona 1 a los 0 milisegundos de activado el pickup de la función 21 del relé, que da orden de trip en forma 

instantánea hacia los tres polos del 52J7 , finalmente y 37 milisegundos después se produce la apertura 

exitosa del interruptor en sus tres polos. Según los registros del relé la falla se produjo a 0,114 kms hacia 

adelante (Tres Quebradas). 

 

 Según lo expuesto previamente se concluye la correcta operación de la función de distancia en zona 1, la 

cual opera correctamente ante un cortocircuito monofásico en la fase C despejando la falla de forma rápida 

y según su ajuste que es al 80% de la impedancia de la línea 220 kV Punta Colorada – Tres Quebradas, con 

dirección hacia adelante y sin retardo según su ECAP vigente neva1446-1300-e-cs-0007-7. 
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b) Modo de operación de interruptores principales. 
Los interruptores operan correctamente al recibir el trip hacia sus tres polos desde el relé del sistema 1, 

abriendo a los 37 ms de enviada el trip. 

 

c) Desempeño del EDAC. 
No aplica. 

 
 

d) Desempeño del EDAG. 
No aplica. 

 

8. ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS. 
 

a) Auditoría, plan de acción o plan de mantenimiento en curso. 
Actualmente cuenta con plan de mantenimiento de rondas de inspección diarias y lavados trimestrales. 

 

b) Actividades en curso. 
Se realizan las gestiones de compra y reposición de los pararrayos de la salida de línea afectada (fase C, 

paño J7) 

 

c) Acciones correctivas a corto plazo. 
Reemplazo del elemento afectado . 

 

d) Acciones correctivas a largo plazo. 
En análisis.  

 
 

9. INFORMACIÓN ADICIONAL Y ANEXOS. 
 

a) Información adicional. 
Registros de pararrayos dañado 

 

 

 

b) Lista de anexos. 
Registros COMTRADES S1_J7.rar 

Registros de eventos J7F21S1.rar 

Printout_ J7F21S1.pdf 
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1 Indications

1.1 Trip Log - 000001 / 05-01-2023   21:46:56.541 -  
SE_Punta_Barrick / 220kV / DIAGONAL 3 /  
J7F21S1/7SA612 V04.65.01
Number Indication Value Date and time Cause

00301 Power System fault 1 - ON 05.01.2023  21:46:56.541

00302 Fault Event 1 - ON 05.01.2023  21:46:56.541

03688 21 Pickup CG ON 0 ms

03703 21 Selected Loop CG forward ON 0 ms

03805 21 TRIP command Phases ABC ON 0 ms

00536 Relay Definitive TRIP ON 1 ms

04056 85-21 Carrier SEND signal ON 1 ms

00533 Primary fault current Ia 0,15 kA 2 ms

00534 Primary fault current Ib 0,19 kA 2 ms

00535 Primary fault current Ic 6,54 kA 2 ms

01335 50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED ON 12 ms

01370 50N/51N Inrush picked up ON 13 ms

01358 67N picked up FORWARD ON 13 ms

01338 50N / 51N phase selector Ph.C selected ON 13 ms

01356 50N-3 PICKED UP ON 13 ms

01357 51N PICKED UP ON 13 ms

01384 85-67N Carrier SEND signal ON 13 ms

01373 85-67N Carrier SEND signal, Phase C ON 13 ms

02716 >79: External 3pole trip for AR start ON 14 ms

01370 50N/51N Inrush picked up OFF 23 ms

03671 21 PICKED UP OFF 47 ms

03703 21 Selected Loop CG forward OFF 47 ms

01370 50N/51N Inrush picked up ON 52 ms

01370 50N/51N Inrush picked up OFF 82 ms

01338 50N / 51N phase selector Ph.C selected OFF 82 ms

01345 50N / 51N PICKED UP OFF 82 ms

01132 Fault location invalid ON 86 ms

01335 50N / 51N Ground O/C trip is BLOCKED OFF 92 ms

00511 Relay GENERAL TRIP command OFF 103 ms

SIMATIC Trip Log - 000001 / 05-01-2023   21:46:56.541 - SE_Punta_Barrick /  
220kV / DIAGONAL 3 / J7F21S1/7SA612 V04.65.01
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