
6 ANEXOS 

6.1 Despachos de Generación 

6.1.1 Despacho de Generación ACT 1: Norte Grande 
 

Tabla 6.1. Despacho de Generación ACT Norte Grande. 

Resumen Escenario 

E2 E5 E6 

P Q P Q P Q 

[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

Norte Grande - Norte             

GEO CERRO PABELLON U1 15.0 -5.6 15.0 -7.4 15.0 0.1 

GEO CERRO PABELLON U2 18.0 -5.5 18.0 -7.3 18.0 0.1 

GEO CERRO PABELLON U3 13.0 -1.3 13.0 -1.3 13.0 -5.0 

HP CHAPIQUIÑA U1 4.0 -1.5 4.0 -1.5 3.2 0.0 

HP CHAPIQUIÑA U2 4.0 -1.5 4.0 -1.5 3.2 0.0 

PMGD HP CAVANCHA U1 2.1 -0.7 2.1 -0.7 1.7 0.0 

PMGD TER ZOFRI (U1 y U6)             

PMGD TER ZOFRI (U2-U4)             

PMGD TER ZOFRI U5             

TER ANDINA U1             

TER ANGAMOS U1 109.5 -7.4 276.9 1.8 243.1 -0.7 

TER ANGAMOS U2 111.0 -13.8 281.3 -3.0 102.6 -6.0 

TER ARICA GMAR (U1-U4)             

TER ARICA M1AR (U1-U3)             

TER ARICA M2AR (U1-U2)             

TER ATACAMA CC1-TG1             

TER ATACAMA CC1-TG2             

TER ATACAMA CC1-TV             

TER ATACAMA CC2-TG1             

TER ATACAMA CC2-TG2             

TER ATACAMA CC2-TV             

TER COCHRANE U1 88.4 -50.8 274.9 -8.0 178.8 -28.3 

TER COCHRANE U2 88.4 -49.5 267.0 -7.4 157.4 -31.0 

TER HORNITOS U1             

TER IEM U1 108.6 -10.8 375.7 0.8 106.2 -5.1 

TER INACAL (U1-U4)             

TER KELAR CC1-TG1             

TER KELAR CC1-TG2             

TER KELAR CC1-TV             

TER LA PORTADA (U1-U3)             

TER MANTOS BLANCOS (U1-U10)             



 

Resumen Escenario 

E2 E5 E6 

P Q P Q P Q 

[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

TER MEJILLONES CTM1             

TER MEJILLONES CTM2             

TER MEJILLONES CTM3-TG             

TER MEJILLONES CTM3-TV             

TER NORGENER U1 55.0 -4.3 70.0 0.6     

TER NORGENER U2     70.0 -2.1     

TER PAM 22.0 0.0 22.0 -2.2 22.0 0.0 

TER TARAPACA TGTAR             

TER TOCOPILLA TG1             

TER TOCOPILLA TG2             

TER TOCOPILLA TG3             

TER TOCOPILLA U16-TG-TV     350.0 -25.8     

TER UJINA U1             

TER UJINA U2             

TER UJINA U3             

TER UJINA U4             

TER UJINA U5             

TER UJINA U6             

TSOL CSP Cerro Dominador 110.0 -1.6 110.0 -15.9 110.0 -3.0 

PE Ampliación Tchamma_GEN             

PE CALAMA 83.1 -10.0 96.1 -10.0 134.8 0.0 

PE Ckhúri_GEN 20.2 -2.9 16.6 0.0     

PE Llanos del Viento_GEN 129.5 -0.5 39.3 -0.5 116.8 13.0 

PE TCHAMMA 23.8 -5.1 24.5 -5.1 86.3 0.0 

PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-
U45)_A         39.9 0.0 

PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-
U45)_B         31.9 0.0 

PFV AZABACHE 48.6 -5.2     6.6 0.0 

PFV Ampl. Finis Terrae II_GEN             

PFV Atacama Solar II         12.3 -0.6 

PFV BOLERO 94.0 0.0     9.2 0.0 

PFV CAPRICORNIO 76.2 -5.2     8.9 1.8 

PFV CEME 1_GEN         41.8 0.0 

PFV CERRO DOMINADOR 100.0 -12.0     6.6 -0.3 

PFV Coya_A 96.1 -9.3     10.7 -2.2 

PFV Coya_B 44.6 -6.5         

PFV EL AGUILA             

PFV FINIS TERRAE_A 78.9 -6.1     7.1 0.0 

PFV FINIS TERRAE_B 70.7 -5.5         

PFV GRANJA SOLAR         7.1 0.0 



 

Resumen Escenario 

E2 E5 E6 

P Q P Q P Q 

[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

PFV HUATACONDO         6.3 -1.1 

PFV JAMA U1             

PFV JAMA U2             

PFV LA HUAYCA II (U1-U3) 14.8 -4.5         

PFV La Cruz Solar 39.1 -7.6         

PFV Las Salinas_GEN 287.3 -10.0     23.9 0.0 

PFV MARIA ELENA 4.2 -0.9     3.7 -0.7 

PFV NUEVO QUILLAGUA 86.5 -6.6     4.8 -1.0 

PFV PAMPA CAMARONES 5.0 -1.6         

PFV POZO ALMONTE SOLAR II 5.2 -1.3         

PFV POZO ALMONTE SOLAR III 11.9 -3.0         

PFV PUERTO SECO SOLAR 6.8 -1.4         

PFV SAN PEDRO_A 34.3 0.0     3.4 0.0 

PFV SAN PEDRO_B 34.3 0.0         

PFV SANTA ISABEL         11.2 -2.3 

PFV SOL DEL DESIERTO         17.6 -2.2 

PFV Tamaya Solar         5.1 0.0 

PFV Tocopilla_GEN             

PFV URIBE SOLAR 43.4 0.0     5.0 0.0 

PFV USYA 43.7 -7.4         

PFV VALLE DEL SOL_A         15.8 -0.7 

PFV VALLE DEL SOL_B             

PFV Willka_GEN 57.7 -11.7         

PE SIERRA GORDA ESTE (U1-U56) 56.0 -3.5 11.2 -10.8 67.2 0.0 

PMGD Calama 110_GEN 45.4 0.0 1.7 0.0 4.3 0.0 

PMGD Esmeralda 110_GEN 20.4 0.0 0.8 0.0     

PMGD La Negra 23_GEN 21.5 0.0 0.8 0.0     

PMGD Lagunas 220_GEN 52.3 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0 

PMGD Mejillones 110_GEN 21.5 0.0 0.8 0.0     

PMGD Pozo Almonte 220_GEN 52.8 0.0 2.0 0.0 5.1 0.0 

Total NGN 2558.8 -282.1 2349.7 -107.3 1672.6 -75.2 

Norte Grande - Sur             

TG11             

TG12             

TV10             

PE CERRO TIGRE 153.3 -1.0 46.5 -1.0 138.2 0.0 

PFV ANDES SOLAR 15.3 -2.3         

PFV ANDES SOLAR II 59.0 -1.0     3.5 0.4 

PFV Andes IV_GEN 88.8 -1.0     5.3 0.0 

PFV Andes Solar II-B_GEN 76.9 -1.5     4.6 0.9 



 

Resumen Escenario 

E2 E5 E6 

P Q P Q P Q 

[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

PFV DOMEYKO_A 27.0 0.0         

PFV DOMEYKO_B 26.8 0.0         

PFV DOMEYKO_C 40.2 0.0     4.0 0.3 

PFV DOMEYKO_D 40.2 0.0     4.0 0.0 

PFV PAMPA TIGRE 86.7 -0.3     9.9 0.0 

PFV SOL DE LILA_A (B1) 25.3 0.0     3.4 0.6 

PFV SOL DE LILA_A (B2) 17.9 0.0         

PFV SOL DE LILA_B (B1) 25.3 0.0         

PFV SOL DE LILA_B (B2) 17.9 0.0         

PMG PFV Del Desierto 6.1 0.0         

PMG PFV Los Andes 6.1 0.0         

PMG PFV SOL DEL NORTE 2.4 0.0         

Total NGS 715.2 -7.1 46.5 -1.0 172.9 2.2 

Total NG 3274.0 -289.2 2396.2 -108.3 1845.5 -73.0 

 

  



 

6.1.2 Despacho de Generación ACT 2: Norte Chico 

Tabla 6.2. Despacho de Generación Subárea Norte. 

Resumen Escenario 
E2 E5 E6 

P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] 

PFV ALMEYDA 51.4 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 

PFV CHAÑARES 29.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PFV CONEJO SOLAR 89.4 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 

PFV Diego de Almagro Sur 165.6 0.0 0.0 0.0 11.8 0.0 

PFV Guanchoi_A 64.8 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 

PFV JAVIERA 49.2 0.0 0.0 0.0 7.1 0.0 

PFV MALGARIDA IyII 193.1 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 

PFV PAMPA SOLAR NORTE 54.6 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 

PFV SALVADOR 46.7 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 

PFV SOL DE LOS ANDES_A 39.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PFV SOL DE LOS ANDES_B 42.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PMGD Diego de Almagro 110_GEN 35.1 0.0 1.3 0.0 3.4 0.0 

Total 861.0 0.0 1.3 0.0 57.3 0.0 

 

Tabla 6.3. Despacho de Generación Subárea Centro-Sur. 

Resumen Escenario 
E2 E5 E6 

P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] 

HP LOS MOLLES U1 4.0 0.3 4.0 0.9 2.1 -1.1 

HP RIO HUASCO (U1-U2) 3.0 -0.1 3.0 -0.4 1.0 -0.5 

TER EL PEÑON (U1-U50)_N1 0.0 0.0 1.3 0.0 1.3 0.0 

TER GUACOLDA U3 0.0 0.0 153.9 -11.3 0.0 0.0 

TER GUACOLDA U4 0.0 0.0 153.9 -11.6 38.0 -13.6 

TER GUACOLDA U5 38.0 9.3 156.2 -8.5 38.0 -11.8 

PE Atacama_GEN 14.5 0.0 53.1 0.0 96.4 0.0 

PE CABO LEONES I TIPO 1 (2 [MW])_A 16.0 0.0 25.0 0.0 48.1 0.0 

PE CABO LEONES I TIPO 1 (2 [MW])_B 0.0 0.0 30.0 0.0 57.7 0.0 

PE CANELA (U1-U11) 3.3 -5.7 4.4 -5.8 3.3 -5.9 

PE CANELA II (U1-U40) 8.8 0.0 22.5 0.0 17.4 0.0 

PE Cabo Leonés III_A 34.1 0.0 23.8 0.0 38.5 0.0 

PE Cabo Leonés III_A fase II 0.0 0.0 23.8 0.0 40.8 0.0 

PE Cabo Leonés III_B 0.0 0.0 23.8 0.0 38.5 0.0 

PE Cabo Leonés III_B fase II 0.0 0.0 23.8 0.0 40.8 0.0 

PE EL ARRAYAN (U1-U50) 24.9 0.0 44.1 0.0 37.0 0.0 

PE LOS CURUROS (U1-U57) 33.1 0.0 36.3 0.0 26.6 0.0 

PE MONTE REDONDO (U1-U24) 5.8 0.0 16.0 0.0 11.8 0.0 

PE PUNTA COLORADA (U1-U10) 3.2 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 

PE PUNTA PALMERAS (U1-U15) 7.4 0.0 20.8 0.0 15.3 0.0 

PE PUNTA SIERRA (U1-U32) 24.0 0.0 39.5 0.0 44.8 0.0 

PE Punta dde Talca_GEN 26.6 0.0 29.4 0.0 21.5 0.0 

PE SAN JUAN (U1-U56)_A 89.0 0.0 89.1 0.0 83.3 0.0 

PE SAN JUAN (U1-U56)_B 66.0 0.0 0.0 0.0 83.3 0.0 

PE SARCO (U1-U50) 26.5 0.0 105.9 0.0 142.3 0.0 

PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) 18.6 0.0 34.2 0.0 24.6 0.0 

PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 

PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) 28.0 0.0 13.0 0.0 15.0 0.0 



 

Resumen Escenario 
E2 E5 E6 

P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] 

PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) 14.0 0.0 0.0 0.0 19.3 0.0 

PE TALTAL (U1-U33) 35.6 0.0 1.0 0.0 32.3 0.0 

PE TOTORAL (U1-U23) 4.4 0.0 11.3 0.0 9.7 0.0 

PFV ANTAY 8.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PFV CARRERA PINTO 68.1 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 

PFV Campos del Sol 68.0 0.0 0.0 0.0 9.8 0.0 

PFV EL PELICANO 80.2 0.0 0.0 0.0 5.8 0.0 

PFV EL ROMERO 178.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PFV LA HUELLA 73.8 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 

PFV LALACKAMA (I-II) 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PFV LLANO DE LLAMPOS 80.4 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 

PFV LOS LOROS 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PFV LUZ DEL NORTE 86.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 

PFV Rio Escondido 142.4 0.0 0.0 0.0 12.6 0.0 

PFV SAN ANDRES 49.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PFV Sol del Vallenar_GEN 51.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PFV Tamarico_GEN 0.0 0.0 0.0 0.0 27.9 0.0 

PFV VALLE ESCONDIDO 82.1 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 

PMGD Cardones 110_GEN 127.9 0.0 4.1 0.0 10.5 0.0 

PMGD El Peñon 110_GEN 152.1 0.0 5.7 0.0 14.9 0.0 

PMGD Maitencillo 110_GEN 34.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 

PMGD P. de Azúcar 110_GEN 80.4 0.0 3.0 0.0 7.7 0.0 

Total 1973.2 3.7 1158.6 -36.7 1164.8 -32.8 

 

 

6.1.3 Despacho de Generación ACT 3: Centro 

 

Tabla 6.4. Despacho de Generación ACT Centro. 

Nombre 
E3 E5 E6 

 
P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr]  

HE RAPEL U1 64.1 -1 64.1 -6.6      

HE RAPEL U2 59.1 10.1 59.1 4.2      

HE RAPEL U3 64.1 11.4 64.1 -6.6      

HE RAPEL U4 59.1 12.8 59.1 4.2 59.1 2.7  

HE RAPEL U5              

HP CHACAYES U1 44.5 7.4 59 5.7 32.1 -6.4  

HP CHACAYES U2              

HP COYA U5 12 -2.3 11.9 -1.1 11.2 0.6  

HP SAUZAL U1 18.3 -9.8 14.8 0.1 15.3 -1.4  

HP SAUZAL U2 18.3 11.4 14.8 -2.8 15.3 2.1  

HP SAUZAL U3 18.3 5.6 14.8 4.3      

HP SAUZALITO U1 8.6 -9.3 6.9 -0.6 4.8 -2.5  



 

TER CMPC CORDILLERA U1     50 8.6      

TER NEHUENCO 9B U1              

TER NEHUENCO CC1-TG     218.4 5      

TER NEHUENCO CC1-TV     109.2 0.6      

TER NEHUENCO II CC1-TG 147.3 23.8 255 8.1 110 2.2  

TER NEHUENCO II CC1-TV 73.7 12.7 128.9 3 85 -17.6  

TER NUEVA RENCA CC1-TG 157.2 -11.9     199.4 -9.5  

TER NUEVA RENCA CC1-TV 78.6 -12.2     99.7 -1.2  

TER QUINTERO U1              

TER QUINTERO U2              

TER RENCA (U1-U2)              

TER SAN ISIDRO CC1-TG 226.5 27.4 233.3 6.9 0 51.7  

TER SAN ISIDRO CC1-TV 113.2 14.1 116.7 5.5      

TER SAN ISIDRO II CC1-TG 226.9 26.4 253.3 8 259.3 -21.1  

TER SAN ISIDRO II CC1-TV 113.4 13.5 144 4.8 138.6 -12  

TER SANTA MARTA (U1-
U10) 15 0 15.2 0 15.2 0 

 

 

Tabla 6.5. Despacho de Generación subárea Región Metropolitana. 

Nombre 
E2 E5 E6 

 
P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr]  

HP ALFALFAL II U1 59.5 -8.2 89.5 -2 88.6 -13  

HP ALFALFAL II U2         88.6 -13  

HP ALFALFAL U1 65.5 0.7 65.5 -3.6 60.3 -9.3  

HP ALFALFAL U2 65.5 0.7 65.5 -3.6      

HP CARENA (U1-U4) 9.2 -0.2 9.2 -1.6 8 -0.3  

HP FLORIDA II U1 13.2 -3.5 13.2 0.4 10.2 -2  

HP FLORIDA III U1 2.4 -1.3 2.4 -0.6 2.4 0  

HP FLORIDA U3              

HP GUAYACAN (U1-U2) 12 -4.2 12 -3.5 8.6 -0.6  

HP Las Lajas U1 55.3 -9.1 75.3 8 68.2 -13.4  

HP Las Lajas U2 55.3 -9.1 75.3 8 68.2 -13.4  

HP MAITENES (U1-U3)              

HP PUNTILLA U1 3.6 0 3.6 0 3.6 0.1  

HP PUNTILLA U2 7.2 0 7.2 6.8 7.3 0  

HP PUNTILLA U3 7.2 -0.1 7.2 0 7.3 0  

HP QUELTEHUES U1 11.6 0 11.6 0.1 10.6 -3  

HP QUELTEHUES U2 11.6 0 11.6 0 10.6 0.1  

HP QUELTEHUES U3 11.6 3.1 11.6 0 10.6 0.1  

HP VOLCAN U1 7 4 7 4 5.9 0.1  

Maitenes Aux. U1-U2              



 

TER LOMA LOS COLORADOS (U1-
U2)             

 

TER LOMA LOS COLORADOS II 
(U1-U3) 3.2 0.1 3.3 0.1 3.2 0 

 

TER LOMA LOS COLORADOS II 
(U4-U5) 3.2 0.3 3.3 0.3 3.2 0 

 

TER LOMA LOS COLORADOS II 
(U6-U7) 3.2 0.3 3.3 0.3 3.2 0 

 

TER LOMA LOS COLORADOS II 
(U8-U14) 7.7 0.9 3.5 -0.5 3.5 -0.8 

 

TER LOS VIENTOS U1              

TER NUEVA RENCA CC1-TG         199.4 -9.5  

TER NUEVA RENCA CC1-TV         99.7 -1.2  

TER RENCA (U1-U2)              

 

Tabla 6.6. Despacho de Generación subárea V región. 

Resumen Escenario 
E2 E5 E6 

P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] 

PMGD Agua Santa 110_GEN 60.7 0.0 2.3 0.0 5.8 0.0 

PMGD Las Vegas 110_GEN 112.8 0.0 4.3 0.0 10.7 0.0 

PMGD Alto Melipilla 
110_GEN 134.7 0.0 5.1 0.0 12.8 0.0 

PMGD TER CURAUMA (U2-
U3)             

PMGD TER CURAUMA U1             

TER ACONCAGUA U1 27.0 6.9 27.0 -4.6 27.0 -7.5 

TER CAMPICHE U1 84.0 32.7 273.0 17.0     

TER COLMITO U1             

TER CONCON (U2-U3)             

TER CONCON U1             

TER EL TOTORAL (U1-U2)             

TER EL TOTORAL U3             

TER LAGUNA VERDE TG U1             

TER LAGUNA VERDE TV U1             

TER LAGUNA VERDE TV U2             

TER LAS VEGAS (U1-U2)             

TER LOS VIENTOS U1             

TER NUEVA VENTANAS U1 82.0 24.2 267.0 30.6     

TER PLACILLA (U1-U2)             

TER PLACILLA U3             

TER QUINTAY (U1-U2)             

TER QUINTAY U3             

TER VENTANAS U1             

TER VENTANAS U2             

Total 501.2 63.8 578.7 43.0 56.3 -7.5 



 

6.1.4 Despacho de Generación ACT 4: Centro-Sur 

Tabla 6.7. Despacho de Generación subárea de 500/220 kV. 

 

P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr]

CH Trupán 0 0 0 0 0 0

HP PROVIDENCIA U1 3 8 1 0 4 -3

HE ANTUCO U1 80 5 78 5 0 0

HP LIRCAY U1 6 0 10 -1 6 0

HE ANTUCO U2 0 0 125 5 90 -13

HP LIRCAY U2 6 1 10 -1 6 1

HE EL TORO U1 0 0 84 3 0 0

HP MARIPOSAS U1 2 0 4 0 5 0

HE EL TORO U2 0 0 84 3 0 0

HE EL TORO U3 0 0 84 3 0 0

HE EL TORO U4 0 0 103 4 0 0

HE PANGUE U1 102 12 80 7 128 -5

HE PANGUE U2 102 -6 0 0 0 0

HE RALCO U1 215 15 0 0 0 0

HE RALCO U2 300 22 0 0 0 0

HP ABANICO U1 11 0 15 0 18 0

HP ABANICO U3 11 0 15 0 18 0

HP ABANICO U5 0 0 0 0 0 0

HP ABANICO U6 0 0 0 0 0 0

HP ALTO RENAICO U1 1 1 1 1 1 0

HP Aillin 0 0 0 0 0 0

HP LLAUQUEREO U1 0 1 1 0 0 0

HP MAMPIL U1 8 0 15 -1 10 -3

HP MAMPIL U2 0 0 0 0 0 0

HP PALMUCHO U1 28 -2 31 1 24 0

HP PEUCHEN U1 0 0 25 0 18 -2

HP PEUCHEN U2 0 0 0 0 0 0

HP QUILLECO U1 0 0 27 3 35 -3

HP QUILLECO U2 0 0 27 3 0 0

HP RENAICO U1 6 1 5 1 6 -1

HP RIO PICOIQUEN (U1-U2) 0 0 0 0 0 0

HP RUCUE U1 0 0 63 4 82 -6

HP RUCUE U2 0 0 63 4 0 0

PMGD TER LOS SAUCES (U1-U2) 0 1 0 0 0 0

PMGD TER ORAFTI (U1-U3) 0 0 0 0 0 0

TER CHOLGUAN U1 9 -5 4 -1 9 -2

TER CMPC LAJA U1 10 0 0 0 10 0

TER CMPC LAJA U2 10 -5 0 0 10 -1

TER CMPC PACIFICO U1 0 0 12 2 12 5

TER CMPC PACIFICO U2 0 0 0 0 11 2

TER CMPC PACIFICO U3 0 0 0 0 0 0

TER CMPC SANTA FE U1 0 0 0 0 0 0

TER CMPC SANTA FE U2 5 -1 5 2 5 1

TER CMPC SANTA FE U3 0 0 0 0 0 0

TER LAJA (U1-U2) 7 2 0 0 0 0

TER LOS GUINDOS U1 0 0 0 0 0 0

E2 E4 E6
Resumen Escenario



 

 

 

 

 

TER LOS GUINDOS U2 0 0 0 0 0 0

TER LOS PINOS U1 0 0 0 0 0 0

TER MASISA U1 0 0 0 0 0 0

TER SANTA FE U1 56 -5 22 3 57 0

TER SANTA LIDIA U1 0 0 0 0 0 0

TER SANTA MARIA U1 370 13 178 15 374 0

TER YUNGAY U1 0 0 0 0 0 0

TER YUNGAY U2 0 0 0 0 0 0

TER YUNGAY U3 0 0 0 0 0 0

TER YUNGAY U4_N1 0 0 0 0 0 0

TER YUNGAY U4_N2 0 0 0 0 0 0

HE COLBUN U1 206 -11 0 0 0 0

HE COLBUN U2 206 -9 0 0 0 0

HE MACHICURA U1 45 -3 23 0 0 0

HE MACHICURA U2 48 -3 0 0 19 -2

HP CHACAYES U1 40 1 56 -1 45 -4

HP CHACAYES U2 0 0 56 -1 0 0

HP CHIBURGO U1 9 0 10 -1 7 -2

HP CHIBURGO U2 0 0 10 -1 0 0

HP SAN CLEMENTE U1 2 0 6 0 2 0

TER CANDELARIA U1 125 1 0 0 0 0

TER CANDELARIA U2 99 -2 0 0 0 0

TER CMPC CORDILLERA U1 0 0 0 0 0 0

HE ANGOSTURA U1 138 12 0 0 0 0

HE ANGOSTURA U2 111 -3 0 0 93 -16

HE ANGOSTURA U3 0 0 0 0 0 0

HP LAJA I U1 0 0 0 0 10 -2

HP LAJA I U2 0 0 0 0 0 0

HP LA MINA U2 0 0 17 -2 0 0

HP LOMA ALTA U1 19 2 30 -1 16 -1

HP LOS HIERROS U2 0 0 0 0 0 0

HP RIO COLORADO U2 0 0 5 0 0 0

HE SAUZAL U3 0 0 24 2 0 0

HP DIGUA U1 0 1 7 -3 8 -4

HP DIGUA U2 0 0 7 0 8 -2

HP LA MINA U1 6 0 17 0 10 -1

HP LOS HIERROS II U1 1 0 1 0 1 -1

HP LOS HIERROS U1 6 3 6 0 6 -2

HP RIO COLORADO U1 2 1 5 0 6 0

HP SAUZALITO U1 5 -1 11 -3 6 -5

HE PEHUENCHE U1 139 -12 0 0 144 -16

HE PEHUENCHE U2 181 -9 0 0 139 -16

HE SAUZAL U1 15 0 24 0 19 -4

HE SAUZAL U2 15 3 24 2 19 -4

HP COYA U5 12 1 12 0 12 -3



 

Tabla 6.8. Despacho de Generación subárea 154 kV. 

Nombre 
E4 E5 E6 

 
P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr]  

HE ANCOA U1 10.5 -11.2 10 -0.9 9.7 -2.6  

HE ANCOA U2 10.5 0 10 0 9.7 0  

HE CIPRESES U1     22 1.7 22 3  

HE CIPRESES U2              

HE CIPRESES U3     22 7.3 23 -3.1  

HP CHACAYES U1 55.9 8.6 59 5.7 32.1 -6.4  

HP CHACAYES U2 55.9 12          

HP CONVENTO VIEJO U1 5.1 0 5.1 0 5.1 0  

HP CONVENTO VIEJO U2 5.1 -8.2          

HP CORRALES U1              

HP COYA U5 12 0 11.9 -1.1 11.2 0.6  

HP CURILLINQUE U1 43.9 -1.2 62.2 -0.3 57.2 -3.1  

HP DOS VALLES U1              

HP EL PASO U1 20 0.4 10 4.5 20 -1.1  

HP EL PASO U2 20 2.4 17.2 6.8      

HP EL PASO U3 20 0.4          

HP ISLA U1 17.6 -4.2 25 0.9 23 -1.7  

HP ISLA U2 17.6 -4.2 25 -0.9 23 -1.7  

HP ITATA U1 1.8 0          

HP ITATA U2              

HP LA CONFLUENCIA U1 79.1 -4.6 45.9 12.1 25.8 -7.3  

HP LA CONFLUENCIA U2 79.1 -0.5          

HP LA HIGUERA U1 77.5 -3.5 51 7.9 27.2 -8.8  

HP LA HIGUERA U2 77.5 -3.5          

HP LIRCAY U1 9.5 0.2 5.7 0 7.5 -1.7  

HP LIRCAY U2 9.5 0 5.7 0 7.5 0  

HP MARIPOSAS U1 6 -0.6 3.2 0 4.4 0  

HP OJOS DE AGUA U1 6.1 2.8 6.1 0.9 6.1 0  

HP PALACIOS 3 0 2.5 0 1.7 0  

HP PROVIDENCIA U1 2.8 -1.1 1.3 0 5.1 0  

HP PROVIDENCIA U2         5.1 0  

HP PUNTA DEL VIENTO U1              

HP SAN ANDRES U1 20 4.5 16.3 8.8 11.4 2.8  

HP SAN ANDRES U2 20 5.1 16.3 9.2      

HP SAN IGNACIO U1 7.7 -4.1 18.5 4.3 36 -9.2  

HP SAUZAL U1 23.9 -17.1 14.8 0.1 15.3 -1.4  

HP SAUZAL U2 23.9 -6.4 14.8 -2.8 15.3 2.1  

HP SAUZAL U3 23.9 -10.6 14.8 4.3      



 

HP SAUZALITO U1 11.2 0 6.9 -0.6 4.8 -2.5  

PMGD HP MALLARAUCO U1 3.4 0 3.1 0 3.4 0  

PMGD TER ORAFTI (U1-U3)              

TER CELCO U1 3 0 5 0 5 0  

TER CEMENTOS BIO BIO 
CENTRO (U1-U8)             

 

TER CHOLGUAN U1 4 0 9 0 9 0  

TER CMPC TISSUE U1              

TER COLIHUES U1              

TER COLIHUES U2              

TER CONSTITUCION (U1-U6)              

TER ENERGIA PACIFICO U1 16 0.5 16 1.1 16 0.7  

TER ESPERANZA U1              

TER ESPERANZA U2              

TER ESPERANZA U3              

TER LAJA (U1-U2)     7 2.3      

TER LICANTEN U1 1.5 0.8 3 0.8 6.5 0  

TER MASISA U1     7.2 0 7.2 2  

TER MAULE (U11-U12)              

TER MAULE (U15-U18)              

TER NUEVA ALDEA II U1              

TER NUEVA ALDEA III U1 15 -3.2 15 -0.7 15 -4.2  

TER NUEVA ALDEA U1 7 -3.7 7 -1 7 -1.8  

TER SAN GREGORIO U1              

TER TENO (U1-U36)_N1              

TER TENO (U1-U36)_N2              

TER TENO (U1-U36)_N3              

TER TENO GAS (U1-U26)              

TER VIÑALES U1 10 -15.6 22 11.5 13.3 11.7  

 

 
Tabla 6.9. Despacho de Generación subsistema Concepción 

 

P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr] P [MW] Q [MVAr]

TER ARAUCO U1 - - 20 -2 - -

TER ESCUADRON U1 2 0 12 0 12 -1

TER MAPA TG7 - - 83 -3 83 -2

TER MAPA TG8 - - 83 -4 83 -3

TER PETROPOWER U1 - - 20 0 21 3

Resumen Escenario
E1 E2 E6



 

6.1.5 Despacho de Generación ACT 5: Sur 

Resumen Escenario 

E2 E5 
E6 
  

P Q P Q P Q 

[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

CH Los Lagos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HE CANUTILLAR U1 77.0 -5.4 85.9 -3.4 66.0 -7.7 

HE CANUTILLAR U2 77.0 -5.4 85.9 -3.4 66.0 -7.7 

HP CALLAO U1 0.6 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 

HP CAPULLO U1 3.9 0.0 3.9 0.0 4.3 -0.7 

HP CARILAFQUEN (U1-U2) 13.6 -0.8 13.6 0.0 8.2 -0.5 

HP CORRENTOSO U1 1.1 0.0 1.1 0.0 1.1 -0.6 

HP CUMBRES U1 6.0 0.0 6.0 0.0 4.2 -0.8 

HP CUMBRES U2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP LICAN (U1-U2) 4.6 0.0 4.6 0.0 1.0 -0.4 

HP MALALCAHUELLO (U1-U2) 1.8 -0.2 1.8 0.0 1.8 -0.2 

HP MC1 U1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP MC1 U2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP MC2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP MC3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP MOCHO U1 1.5 0.0 1.5 0.0 1.9 -0.9 

HP Nalcas G1 1.0 0.0 1.0 0.0 0.9 0.0 

HP Nalcas G2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP Nalcas G3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP PALMAR U1 0.8 0.0 0.8 0.0 0.9 -0.2 

HP PALMAR U2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP PILMAIQUEN U1 5.4 -0.8 5.4 0.0 4.4 -0.7 

HP PILMAIQUEN U2 5.4 -0.8 5.4 0.0 4.4 -0.7 

HP PILMAIQUEN U3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP PILMAIQUEN U4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP PILMAIQUEN U5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP PULELFU U1 3.2 0.0 3.2 0.0 1.4 -1.8 

HP PULELFU U2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP PULLINQUE U1 11.2 0.0 11.2 0.0 5.1 -0.3 

HP PULLINQUE U2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP PULLINQUE U3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

HP RUCATAYO U1 12.5 -4.5 12.5 -5.3 10.2 -3.1 

PMGD HP EL MANZANO (MELIPEUCO) U1 3.6 0.0 3.0 0.0 2.3 0.0 

PMGD HP TRUFULTRUFUL U1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 

TER ANTILHUE U1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TER ANTILHUE U2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TER CALLE CALLE (U1-U7) 10.9 0.0 10.5 0.0 0.0 0.0 



 

Resumen Escenario 

E2 E5 
E6 
  

P Q P Q P Q 

[MW] [MVAr] [MW] [MVAr] [MW] [MVAr] 

TER CALLE CALLE U8 1.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 

TER CHILOE (U1-U9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TER CHUYACA (U1-U8) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TER DEGAÑ 2 (U1-U10) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TER DEGAÑ TIPO 1-1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TER DEGAÑ TIPO 1-2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TER DEGAÑ TIPO 3 (6U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TER TRAPEN (U1-U50)_N1 18.4 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 

TER TRAPEN (U1-U50)_N2 18.4 0.0 15.6 0.0 0.0 0.0 

TER TRAPEN (U1-U50)_N3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TER TRAPEN (U1-U50)_N4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

TER TRINCAO (U1-U10) 19.0 -3.8 20.0 0.0 0.0 0.0 

TER VALDIVIA U1 16.0 -3.3 21.0 -4.3 21.0 -5.7 

PE AURORA (U1-U43) 0.5 0.0 0.4 0.0 3.4 0.0 

PE Caman - Etapa I_GEN 50.9 0.0 108.2 0.0 74.1 -36.0 

PE Puelche Sur 0.7 0.0 0.6 0.0 4.1 0.0 

PE SAN PEDRO II (U1-U13) 0.9 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 

PE SAN PEDRO (U1-U18) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

PMGD Cautín 220_GEN 23.7 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 

PMGD Temuco 66_GEN 37.3 0.0 22.0 0.0 3.5 0.0 

Total 429.0 -25.0 465.2 -16.4 290.7 -68.0 

   



 

6.2 Listado de Unidades que participan del Control de tensión. 

A continuación, se indican las unidades ERV que participan del control de Tensión indicando a que 

Área y subárea de control de tensión corresponden. Las unidades de la lista corresponden a las 

centrales que se utilizaron en el presente estudio y que se encontraban en servicio en alguno de los 

escenarios analizados, por lo que esta lista no es excluyente respecto de las centrales que no están 

en servicio. 

  Área/Subárea 

ID Infotécnica Central ACT  SACT 

4197 PE CALAMA (U1-U36) NG NG-N 

4218 PE CERRO TIGRE (U1-U44) NG NG-S 

  PE Ckhúri_GEN NG NG-N 

4318 PE LLANOS DEL VIENTO (U1-U32) NG NG-N 

4203 PE TCHAMMA (U1-U35) NG NG-N 

4203 PE TCHAMMA (U1-U35) NG NG-N 

2027 PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45) NG NG-N 

2027 PE VALLE DE LOS VIENTOS (U1-U45) NG NG-N 

1961 PFV ANDES SOLAR NG NG-S 

1961 PFV ANDES SOLAR NG NG-S 

3152 PFV ANDES SOLAR II NG NG-S 

3152 PFV ANDES SOLAR II NG NG-S 

4181 PFV Atacama Solar II NG NG-N 

4205 PFV AZABACHE NG NG-N 

2028 PFV BOLERO NG NG-N 

4209 PFV CAPRICORNIO U1 NG NG-N 

  PFV CEME 1_GEN NG NG-N 

2202 PFV CERRO DOMINADOR NG NG-N 

5062 PFV COYA NG NG-N 

  PFV Coya_B NG NG-N 

4304 PFV DOMEYKO NG NG-S 

  PFV DOMEYKO_B NG NG-S 

  PFV DOMEYKO_C NG NG-S 

  PFV DOMEYKO_D NG NG-S 

1984 PFV EL AGUILA NG NG-N 

1970 PFV FINIS TERRAE NG NG-N 

1970 PFV FINIS TERRAE NG NG-N 

  PFV FINIS TERRAE_B NG NG-N 

3148 PFV GRANJA SOLAR NG NG-N 

2387 PFV HUATACONDO NG NG-N 

2020 PFV JAMA U1 NG NG-N 

2021 PFV JAMA U2 NG NG-N 

4247 PFV La Cruz Solar NG NG-N 

2024 PFV LA HUAYCA II U1 NG NG-N 



 

  Área/Subárea 

ID Infotécnica Central ACT  SACT 

  PFV Las Salinas_GEN NG NG-N 

2016 PFV MARIA ELENA NG NG-N 

4176 PFV NUEVO QUILLAGUA NG NG-N 

1983 PFV PAMPA CAMARONES NG NG-N 

4316 PFV PAMPA TIGRE NG NG-S 

2022 PFV POZO ALMONTE SOLAR II NG NG-N 

2023 PFV POZO ALMONTE SOLAR III NG NG-N 

2203 PFV PUERTO SECO SOLAR NG NG-N 

4182 PFV SAN PEDRO NG NG-N 

  PFV SAN PEDRO_B NG NG-N 

4160 PFV SANTA ISABEL NG NG-N 

4248 PFV SOL DE LILA NG NG-S 

  PFV SOL DE LILA_A (B2) NG NG-S 

  PFV SOL DE LILA_B (B1) NG NG-S 

  PFV SOL DE LILA_B (B2) NG NG-S 

4246 PFV SOL DEL DESIERTO NG NG-N 

5027 PFV Tamaya Solar NG NG-N 

  PFV Tocopilla_GEN NG NG-N 

2010 PFV URIBE SOLAR NG NG-N 

4167 PFV USYA NG NG-N 

5037 PFV VALLE DEL SOL NG NG-N 

  PFV VALLE DEL SOL_B NG NG-N 

  PFV Willka_GEN NG NG-N 

  PMG PFV Del Desierto NG NG-S 

  PMG PFV Los Andes NG NG-S 

  PMG PFV SOL DEL NORTE NG NG-S 

  PFV Elena 1ra etapa Fase I_GEN NG NG-N 

  PE Atacama_GEN NCH NCH-S 

2041 PE CABO LEONES I TIPO 1 (2 [MW]) NCH NCH-S 

  PE CABO LEONES I TIPO 1 (2 [MW])_B NCH NCH-S 

2042 PE CABO LEONES I TIPO 2 (5 [MW]) NCH NCH-S 

  PE CABO LEONES I TIPO 2 (5 [MW])_B NCH NCH-S 

4169 PE CABO LEONES II NCH NCH-S 

  PE CABO LEONES II_B NCH NCH-S 

  PE Cabo Leonés III_A NCH NCH-S 

  PE Cabo Leonés III_A fase II NCH NCH-S 

  PE Cabo Leonés III_B NCH NCH-S 

  PE Cabo Leonés III_B fase II NCH NCH-S 

2332 PE SARCO (U1-U50) NCH NCH-S 

1675 PE TALTAL (U1-U33) NCH NCH-N 

2822 PFV ALMEYDA NCH NCH-N 



 

  Área/Subárea 

ID Infotécnica Central ACT  SACT 

2200 PFV ANTAY NCH NCH-S 

4208 PFV Campos del Sol NCH NCH-S 

1828 PFV CARRERA PINTO NCH NCH-S 

1711 PFV CHAÑARES NCH NCH-N 

1842 PFV CONEJO SOLAR NCH NCH-N 

1531 PFV DIEGO DE ALMAGRO NCH NCH-N 

5060 PFV Diego de Almagro Sur NCH NCH-N 

5060 PFV DIEGO DE ALMAGRO SUR NCH NCH-N 

1937 PFV ESPERANZA NCH NCH-N 

  PFV Guanchoi_A NCH NCH-N 

  PFV Guanchoi_B NCH NCH-N 

  PFV Guanchoi_C NCH NCH-N 

  PFV Guanchoi_D NCH NCH-N 

1777 PFV JAVIERA NCH NCH-N 

1710 PFV LALACKAMA NCH NCH-N 

1447 PFV LLANO DE LLAMPOS NCH NCH-S 

1841 PFV LOS LOROS NCH NCH-S 

1800 PFV LUZ DEL NORTE NCH NCH-S 

4220 PFV MALGARIDA NCH NCH-N 

1813 PFV PAMPA SOLAR NORTE NCH NCH-N 

1812 PFV PILAR LOS AMARILLOS NCH NCH-N 

4204 PFV Rio Escondido NCH NCH-S 

1720 PFV SALVADOR NCH NCH-N 

1645 PFV SAN ANDRES NCH NCH-S 

4265 PFV SOL DE LOS ANDES (U1-U20) NCH NCH-N 

  PFV SOL DE LOS ANDES_B NCH NCH-N 

  PFV Sol del Vallenar_GEN NCH NCH-S 

  PFV Tamarico_GEN NCH NCH-S 

4315 PFV VALLE ESCONDIDO NCH NCH-S 

1928 PFV DOÑA CARMEN SOLAR Centro 500/220kV 

271 PE CANELA II (U1-U40) NCH NCH-S 

1595 PE EL ARRAYAN (U1-U50) NCH NCH-S 

1538 PE LOS CURUROS (U1-U57) NCH NCH-S 

334 PE MONTE REDONDO (U1-U24) NCH NCH-S 

694 PE PUNTA COLORADA (U1-U10) NCH NCH-S 

  PE Punta dde Talca_GEN NCH NCH-S 

1660 PE PUNTA PALMERAS (U1-U15) NCH NCH-S 

2413 PE PUNTA SIERRA (U1-U32) NCH NCH-S 

1867 PE SAN JUAN (U1-U56) NCH NCH-S 

  PE SAN JUAN (U1-U56)_B NCH NCH-S 

1402 PE TALINAY ORIENTE (U1-U30) NCH NCH-S 



 

  Área/Subárea 

ID Infotécnica Central ACT  SACT 

1432 PE TALINAY ORIENTE (U31-U45) NCH NCH-S 

1736 PE TALINAY PONIENTE (U15-U32) NCH NCH-S 

1722 PE TALINAY PONIENTE (U1-U14) NCH NCH-S 

358 PE TOTORAL (U1-U23) NCH NCH-S 

  PFV Doña Antonia_GEN NCH NCH-S 

1927 PFV EL PELICANO NCH NCH-S 

1902 PFV EL ROMERO NCH NCH-S 

4199 PFV LA HUELLA NCH NCH-S 

1838 PFV LA SILLA NCH NCH-S 

1382 PFV SDGX01 NCH NCH-S 

  PFV Meseta de Los Andes_GEN Centro 500/220 kV  

1843 PFV QUILAPILUN Centro 500/220kV 

1843 PFV QUILAPILUN Centro 500/220kV 

  PFV El Manzano_GEN Centro RM 

  PFV LOMA LOS COLORADOS Centro RM 

1866 PFV SANTIAGO SOLAR Centro RM 

  PE Cardonal_GEN Centro 500/220 kV  

  PE LA ESTRELLA Centro 500/220 kV  

  PE Manantiales_GEN Centro 500/220 kV  

1650 PE UCUQUER II (U1-U5) Centro 500/220 kV  

  PFV Gran Teno_GEN Centro 154 

4201 PE ALENA (U1-U18) Centro Sur 500/220 kV  

1448 PE CUEL (U1-U22) Centro Sur 500/220 kV  

2786 PE EL MAITEN (U1-U3) Centro Sur 500/220 kV  

1856 PE LA ESPERANZA (U1-U5) Centro Sur 500/220 kV  

2884 PE LA FLOR (U1-U9) Centro Sur 500/220 kV  

4309 PE LOMAS DE DUQUECO (U1-U14) Centro Sur 500/220 kV  

1836 PE LOS BUENOS AIRES (U1-U12) Centro Sur 500/220 kV  

4266 PE MESAMAVIDA (U1-U12) Centro Sur 500/220 kV  

4177 PE NEGRETE (U1-U10) Centro Sur 500/220 kV  

1499 PE LEBU (U6-U7) Centro Sur Concepción 

1708 PE LEBU (U8-U9) Centro Sur Concepción 

5043 PE CAMPO LINDO (U1-U15) Centro Sur 500/220 kV  

  PE La Cabaña Centro Sur 500/220 kV  

4267 PE LOS OLMOS (U1-U23) Centro Sur 500/220 kV  

4211 
PE MALLECO NORTE - TIPO 1 (3.6 
[MW]) Centro Sur 500/220 kV  

4210 PE MALLECO SUR - TIPO 1 (3.6 [MW]) Centro Sur 500/220 kV  

1834 PE RENAICO I (U1-U44) Centro Sur 500/220 kV  

2707 PE SAN GABRIEL (U1-U61) Centro Sur 500/220 kV  

2932 PE TOLPAN SUR (U1-U28) Centro Sur 500/220 kV  

2241 PE AURORA (U1-U43) Sur - 



 

  Área/Subárea 

ID Infotécnica Central ACT  SACT 

  PE Caman - Etapa I_GEN Sur - 

4317 PE PUELCHE SUR (U1-U32) Sur - 

1868 PE SAN PEDRO II (U1-U13) Sur - 

 

 

 

(*) PFV El Romero, PFV El Pelicano y PE San Juan, son las únicas centrales que se ha verificado que tienen la 

capacidad de participar sin el recurso primario. 

A continuación, se indican los generadores sincrónicos convencionales que participan del control de 

Tensión indicando a que Área y subárea de control de tensión corresponden. Las unidades de la lista 

corresponden a las centrales que se utilizaron en el presente estudio y que se encontraban en 

servicio en alguno de los escenarios analizados, por lo que esta lista no es excluyente respecto de 

las centrales que no están en servicio. 



 

 

ACT SACT

377 TER ANGAMOS ANG1 NG NG-N

377 TER ANGAMOS ANG2 NG NG-N

468 PMGD HP CAVANCHA CAVA NG NG-N

379 TER COCHRANE CCH1 NG NG-N

379 TER COCHRANE CCH2 NG NG-N

380 HP CHAPIQUIÑA CHAP1 NG NG-N

376 TER ANDINA CTA NG NG-N

395 TER HORNITOS CTH NG NG-N

649 CSP CERRO DOMINADOR Cerro Dominador CSP NG NG-N

464 GEO CERRO PABELLÓN Cerro Pabellón TG1 NG NG-N

464 GEO CERRO PABELLÓN Cerro Pabellón TG2 NG NG-N

1717 GEO CERRO PABELLÓN (ampliación) Cerro Pabellón TG3 NG NG-N

488 TER IEM IEM NG NG-N

375 TER NORGENER NTO1 NG NG-N

375 TER NORGENER NTO2 NG NG-N

397 TER PLANTA DE ACIDO SULFURICO MEJILLONES PAM NG NG-N

201 TER GUACOLDA Guacolda U1 NCH NCH-S

201 TER GUACOLDA Guacolda U2 NCH NCH-S

201 TER GUACOLDA Guacolda U3 NCH NCH-S

201 TER GUACOLDA Guacolda U4 NCH NCH-S

201 TER GUACOLDA Guacolda U5 NCH NCH-S

124 HP LOS MOLLES Los Molles U1 NCH NCH-S

124 HP LOS MOLLES Los Molles U2 NCH NCH-S

244 HP RÍO HUASCO Río Huasco NCH NCH-S

174 HP COYA Coya Centro 500 - 220

197 TER NEHUENCO I Nehuenco U1 TG Centro 500 - 220

197 TER NEHUENCO I Nehuenco U1 TV Centro 500 - 220

198 TER NEHUENCO II Nehuenco U2 TG Centro 500 - 220

198 TER NEHUENCO II Nehuenco U2 TV Centro 500 - 220

128 HE RAPEL Rapel U1 Centro 500 - 220

128 HE RAPEL Rapel U2 Centro 500 - 220

128 HE RAPEL Rapel U3 Centro 500 - 220

128 HE RAPEL Rapel U4 Centro 500 - 220

128 HE RAPEL Rapel U5 Centro 500 - 220

206 TER SAN ISIDRO II San Isidro U2 TG Centro 500 - 220

206 TER SAN ISIDRO II San Isidro U2 TV Centro 500 - 220

240 TER SANTA MARTA Santa Marta Centro 500 - 220

131 HE SAUZAL Sauzal U1 Centro 500 - 220

131 HE SAUZAL Sauzal U2 Centro 500 - 220

131 HE SAUZAL Sauzal U3 Centro 500 - 220

132 HP SAUZALITO Sauzalito Centro 500 - 220

492 HP ALFALFAL II Alfalfal 2 N°1 Centro RM

492 HP ALFALFAL II Alfalfal 2 N°2 Centro RM

69 HP ALFALFAL Alfalfal U1 Centro RM

69 HP ALFALFAL Alfalfal U2 Centro RM

114 HP CARENA Carena Centro RM

111 HP PUNTILLA EPSA U1 Centro RM

111 HP PUNTILLA EPSA U2 Centro RM

111 HP PUNTILLA EPSA U3 Centro RM

77 HP VOLCAN El Volcán Centro RM

191 HP FLORIDA Florida U1 Centro RM

192 HP FLORIDA II Florida U2 Centro RM

193 HP FLORIDA III Florida U3 Centro RM

135 HP GUAYACAN Guayacán U1-U2 Centro RM

493 HP LAS LAJAS Las Lajas N°1 Centro RM

493 HP LAS LAJAS Las Lajas N°2 Centro RM

33 TER LOMA LOS COLORADOS Loma Los Colorados I (x2) Centro RM

166 TER LOMA LOS COLORADOS II Loma Los Colorados II (2da Ampliacion) Centro RM

166 TER LOMA LOS COLORADOS II Loma Los Colorados II (U4 y U5) Centro RM

166 TER LOMA LOS COLORADOS II Loma Los Colorados II (U6 y U7) Centro RM

166 TER LOMA LOS COLORADOS II Loma Los Colorados II (deU8 aU14) Centro RM

73 HP MAITENES Maitenes Aux. U1-U2 Centro RM

74 HP QUELTEHUES Queltehues U1 Centro RM

74 HP QUELTEHUES Queltehues U2 Centro RM

74 HP QUELTEHUES Queltehues U3 Centro RM

157 HP BLANCO Blanco (Aconcagua U1) Centro V reg

236 TER CAMPICHE Campiche Centro V reg

476 TER ACONCAGUA Central Aconcagua Centro V reg

173 HP CHACABUQUITO Chacabuquito U1 Centro V reg

173 HP CHACABUQUITO Chacabuquito U2 Centro V reg

ID 

Infotécnica

Central

Infotécnica
Unidades

Área/Subárea



 

 

ACT SACT

173 HP CHACABUQUITO Chacabuquito U3 Centro V reg

173 HP CHACABUQUITO Chacabuquito U4 Centro V reg

184 HP HORNITOS Hornitos Centro V reg

158 HP JUNCAL Juncal (Aconcagua U2) Centro V reg

159 HP LOS QUILOS Los Quilos U1 Centro V reg

159 HP LOS QUILOS Los Quilos U2 Centro V reg

159 HP LOS QUILOS Los Quilos U3 Centro V reg

112 TER NUEVA VENTANAS Nueva Ventanas Centro V reg

115 HP ABANICO Abanico U1 Centro -Sur 500 - 220

115 HP ABANICO Abanico U2 Centro -Sur 500 - 220

264 HE ANGOSTURA Angostura U1 Centro -Sur 500 - 220

264 HE ANGOSTURA Angostura U2 Centro -Sur 500 - 220

264 HE ANGOSTURA Angostura U3 Centro -Sur 500 - 220

116 HE ANTUCO Antuco U1 Centro -Sur 500 - 220

116 HE ANTUCO Antuco U2 Centro -Sur 500 - 220

291 HP ALTO RENAICO CH Alto Renaico - Gen Centro -Sur 500 - 220

419 HP RIO COLORADO CH Río Colorado U1 Centro -Sur 500 - 220

419 HP RIO COLORADO CH Río Colorado U2 Centro -Sur 500 - 220

216 HP CHACAYES Chacayes U1 Centro -Sur 500 - 220

216 HP CHACAYES Chacayes U2 Centro -Sur 500 - 220

91 HP CHIBURGO Chiburgo U1 Centro -Sur 500 - 220

91 HP CHIBURGO Chiburgo U2 Centro -Sur 500 - 220

176 TER CHOLGUAN Cholguán Centro -Sur 500 - 220

92 HE COLBUN Colbún U1 Centro -Sur 500 - 220

92 HE COLBUN Colbún U2 Centro -Sur 500 - 220

121 HE EL TORO El Toro U1 Centro -Sur 500 - 220

121 HE EL TORO El Toro U2 Centro -Sur 500 - 220

121 HE EL TORO El Toro U3 Centro -Sur 500 - 220

121 HE EL TORO El Toro U4 Centro -Sur 500 - 220

420 HP LA MINA La Mina U1 Centro -Sur 500 - 220

420 HP LA MINA La Mina U2 Centro -Sur 500 - 220

252 TER CMPC LAJA Laja (Energía Verde) Centro -Sur 500 - 220

292 HP LA LAJA 1 Laja 1A Centro -Sur 500 - 220

137 TER LAJA Laja 2 Centro -Sur 500 - 220

137 TER LAJA Laja 3 Centro -Sur 500 - 220

286 HP LLAUQUEREO Llauquereo Centro -Sur 500 - 220

180 HP LOMA ALTA Loma Alta Centro -Sur 500 - 220

287 HP LOS HIERROS II Los Hierros II Centro -Sur 500 - 220

263 HP LOS HIERROS Los Hierros U1 Centro -Sur 500 - 220

94 HE MACHICURA Machicura U1 Centro -Sur 500 - 220

94 HE MACHICURA Machicura U2 Centro -Sur 500 - 220

164 HP MAMPIL Mampil U1 Centro -Sur 500 - 220

164 HP MAMPIL Mampil U2 Centro -Sur 500 - 220

168 TER MASISA Masisa Centro -Sur 500 - 220

259 TER CMPC PACIFICO Pacífico 1 Centro -Sur 500 - 220

125 HP PALMUCHO Palmucho Centro -Sur 500 - 220

178 HE PANGUE Pangue U1 Centro -Sur 500 - 220

178 HE PANGUE Pangue U2 Centro -Sur 500 - 220

181 HP PEHUENCHE Pehuenche U1 Centro -Sur 500 - 220

181 HP PEHUENCHE Pehuenche U2 Centro -Sur 500 - 220

165 HP PEUCHEN Peuchen U1 Centro -Sur 500 - 220

165 HP PEUCHEN Peuchen U2 Centro -Sur 500 - 220

293 HP PICOIQUEN Picoiquén Centro -Sur 500 - 220

100 HP QUILLECO Quilleco U1 Centro -Sur 500 - 220

100 HP QUILLECO Quilleco U2 Centro -Sur 500 - 220

127 HE RALCO Ralco U1 Centro -Sur 500 - 220

127 HE RALCO Ralco U2 Centro -Sur 500 - 220

258 HP RENAICO Renaico Centro -Sur 500 - 220

101 HP RUCUE Rucue U1 Centro -Sur 500 - 220

101 HP RUCUE Rucue U2 Centro -Sur 500 - 220

102 HP SAN CLEMENTE San Clemente Centro -Sur 500 - 220

275 TER CMPC SANTA FE Santa Fe Energía Centro -Sur 500 - 220

226 TER SANTA FE Santa Fé 2 Centro -Sur 500 - 220

104 TER SANTA MARIA Santa María Centro -Sur 500 - 220

499 HE CONVENTO VIEJO CHCV_G1 Centro -Sur 154

499 HE CONVENTO VIEJO CHCV_G2 Centro -Sur 154

208 TER CELCO Celco Centro -Sur 154

119 HE CIPRESES Cipreses U1 Centro -Sur 154

119 HE CIPRESES Cipreses U2 Centro -Sur 154

119 HE CIPRESES Cipreses U3 Centro -Sur 154

ID 

Infotécnica

Central

Infotécnica
Unidades

Área/Subárea



 

  

ACT SACT

160 HP LA CONFLUENCIA Confluencia U1 Centro -Sur 154

160 HP LA CONFLUENCIA Confluencia U2 Centro -Sur 154

179 HP CURILLINQUE Curillinque Centro -Sur 154

441 HP DOS VALLES Dos Valles Centro -Sur 154

327 HP EL PASO El Paso U1 Centro -Sur 154

327 HP EL PASO El Paso U2 Centro -Sur 154

327 HP EL PASO El Paso U3 Centro -Sur 154

477 HE ANCOA Embalse Ancoa U1 Centro -Sur 154

477 HE ANCOA Embalse Ancoa U2 Centro -Sur 154

218 TER ENERGIA PACIFICO Energía Pacífico Centro -Sur 154

123 HP ISLA Isla U1 Centro -Sur 154

123 HP ISLA Isla U2 Centro -Sur 154

328 HP ITATA Itata U1 Centro -Sur 154

328 HP ITATA Itata U2 Centro -Sur 154

162 HP LA HIGUERA La Higuera U1 Centro -Sur 154

162 HP LA HIGUERA La Higuera U2 Centro -Sur 154

86 TER LICANTEN Licanten Centro -Sur 154

163 HP LIRCAY Lircay U1 Centro -Sur 154

163 HP LIRCAY Lircay U2 Centro -Sur 154

30 PMGD HP MALLARAUCO Mallarauco Centro -Sur 154

5 HP MARIPOSAS Mariposas Centro -Sur 154

177 TER NUEVA ALDEA I Nueva Aldea U1 Centro -Sur 154

87 TER NUEVA ALDEA III Nueva Aldea U3 Centro -Sur 154

134 HP OJOS DE AGUA Ojos de Agua Centro -Sur 154

234 HP PROVIDENCIA Providencia U1 Centro -Sur 154

234 HP PROVIDENCIA Providencia U2 Centro -Sur 154

246 HP SAN ANDRES San Andrés U1 Centro -Sur 154

246 HP SAN ANDRES San Andrés U2 Centro -Sur 154

103 HP SAN IGNACIO San Ignacio Centro -Sur 154

227 TER VIÑALES Viñales Centro -Sur 154

84 TER ARAUCO Arauco Centro -Sur Conce

84 TER ARAUCO Arauco U6 Centro -Sur Conce

171 TER ESCUADRON FPC Centro -Sur Conce

256 PMGD TER LEBU Lebu Centro -Sur Conce

1844 TER ARAUCO MAPA MAPA TG7 Centro -Sur Conce

182 TER PETROPOWER PetroPower Centro -Sur Conce

569 HP PALMAR C Palmar 1 Sur -

569 HP PALMAR C Palmar 2 Sur -

570 HP CORRENTOSO CH Correntoso Sur -

CH Los Lagos Sur -

229 HP CALLAO Callao Sur -

90 HE CANUTILLAR Canutillar U1 Sur -

90 HE CANUTILLAR Canutillar U2 Sur -

106 HP CAPULLO Capullo Sur -

323 HP CARILAFQUEN Carilafquén Sur -

Collipulli Sur -

538 HP CUMBRES Cumbres U1 Sur -

538 HP CUMBRES Cumbres U2 Sur -

21 PMGD HP EL MANZANO (MELIPEUCO) El Manzano Sur -

230 HP NALCAS Las Nalcas Sur -

107 HP LICÁN Licán Sur -

324 HP MALALCAHUELLO Malalcahuello Sur -

109 HP PILMAIQUEN Pilmaiquen U1 Sur -

109 HP PILMAIQUEN Pilmaiquen U2 Sur -

109 HP PILMAIQUEN Pilmaiquen U3 Sur -

109 HP PILMAIQUEN Pilmaiquen U4 Sur -

109 HP PILMAIQUEN Pilmaiquen U5 Sur -

290 HP PULELFU Pulelfu U1 Sur -

290 HP PULELFU Pulelfu U2 Sur -

108 HP PULLINQUE Pullinque U1 Sur -

108 HP PULLINQUE Pullinque U2 Sur -

108 HP PULLINQUE Pullinque U3 Sur -

188 TER TRINCAO Quellón II (Trincao) Sur -

231 HP RUCATAYO Rucatayo Sur -

143 TER TRAPEN Trapen N1 Sur -

28 PMGD HP TRUFULTRUFUL Truful-Truful Sur -

88 TER VALDIVIA Valdivia Sur -

Unidades
Área/SubáreaID 

Infotécnica

Central

Infotécnica



6.3 Verificación de Estándares de SyCS para el Control de Tensión 

6.3.1 Verificación de comportamiento dinámico en ACT 1: Norte Grande 

6.3.1.1  Subárea Norte de ACT1 – Norte Grande: Escenario 6, Falla bifásica a tierra línea Kimal - 

Los Changos C1 500kV 

 

 

Figura 6.1.Frecuencia - Tensión Subárea Norte del ACT Norte Grande Escenario 6, Falla bifásica a tierra 
línea Kimal – Los Changos C1 500 kV. 



 

 

Figura 6.2.Generación sincrónica potencia activa y reactiva Subárea Norte del ACT Norte Grande 
Escenario 6, Falla bifásica a tierra línea Kimal – Los Changos C1 500 kV. 

 



 

 

Figura 6.3. Generación ERV potencia activa y reactiva Subárea Norte del ACT Norte Grande Escenario 6, 
Falla bifásica a tierra línea Kimal – Los Changos C1 500 kV. 

 

 



 

 

Figura 6.4.Ángulo generación Subárea Norte del ACT Norte Grande Escenario 6, Falla bifásica a tierra 
línea Kimal – Los Changos C1 500 kV. 

 



 

 

Figura 6.5.Transferencias Subárea Norte del ACT Norte Grande Escenario 6, Falla bifásica a tierra línea 
Kimal – Los Changos C1 500 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.1.2 Subárea Norte de ACT1 – Norte Grande: Escenario 2, Desconexión reactor Los Changos 

500 kV 

 

 

Figura 6.6.Frecuencia - Tensión Subárea Norte del ACT Norte Grande Escenario 2, Desconexión reactor 
Los Changos 500 kV. 



 

 

Figura 6.7.Generación sincrónica potencia activa y reactiva Subárea Norte del ACT Norte Grande 
Escenario 2, Desconexión reactor Los Changos 500 kV. 

 



 

 

Figura 6.8. Generación ERV potencia activa y reactiva Subárea Norte del ACT Norte Grande Escenario 2, 
Desconexión reactor Los Changos 500 kV. 

 

 



 

 

Figura 6.9.Ángulo generación Subárea Norte del ACT Norte Grande Escenario 2, Desconexión reactor Los 
Changos 500 kV. 

 



 

 

Figura 6.10.Transferencias Subárea Norte del ACT Norte Grande Escenario 2, Desconexión reactor Los 
Changos 500 kV. 

 

 

 

  



 

6.3.1.3 Subárea Sur de ACT1 – Norte Grande: Escenario 5, Falla bifásica a tierra línea O’Higgins—

Farellón 220 kV 

 

 

Figura 6.11.Frecuencia - Tensión Subárea Sur del ACT Norte Grande Escenario 4, Falla bifásica a tierra 
línea O’Higgins—Farellón 220 kV. 

 



 

 

Figura 6.12. Generación potencia reactiva Subárea Sur del ACT Norte Grande Escenario 4, Falla bifásica a 
tierra línea O’Higgins—Farellón 220 kV. 

 

 



 

 

Figura 6.13.Ángulo generación Subárea Sur del ACT Norte Grande Escenario 4, Falla bifásica a tierra 
línea O’Higgins—Farellón 220 kV. 

 



 

 

Figura 6.14.Transferencias Subárea Sur del ACT Norte Grande Escenario 4, Falla bifásica a tierra línea 
O’Higgins—Farellón 220 kV. 

 

  



 

6.3.2 Verificación de comportamiento dinámico en ACT 2: Norte Chico 

6.3.2.1 Subárea Norte: Escenario 2, Falla bifásica a tierra Línea Nueva Cardones – Nueva 

Maitencillo 500 kV 

 

Figura 6.15. Frecuencia y Tensiones ACT Norte Chico Escenario 2, Falla bifásica a tierra Nueva Cardones 
– Nueva Maitencillo 500 kV. 



 

 

Figura 6.16. Transferencias ACT Norte Chico Escenario 2, Falla bifásica a tierra Línea Nueva Cardones – 
Nueva Maitencillo 500 kV. 



 

 

Figura 6.17. Generación, ángulos y aporte elementos de CT Escenario 2, Falla bifásica a tierra Línea 
Nueva Cardones – Nueva Maitencillo 500 kV. 

 



 

6.3.2.2 Subárea Norte: Escenario 2, Desconexión intempestiva Reactor Parinas 500 kV N1 

 

Figura 6.18. Frecuencia y Tensiones ACT Norte Chico Escenario 2, Desconexión intempestiva Reactor 
Parinas 500 kV N1. 



 

 

Figura 6.19. Transferencias ACT Norte Chico Escenario 2, Desconexión intempestiva Reactor Parinas 
500 kV N1. 



 

 

Figura 6.20. Generación, ángulos y aporte elementos de CT Escenario 2, Desconexión intempestiva 
Reactor Parinas 500 kV N1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.2.3 Subárea Centro-Sur: Escenario 2, Falla bifásica a tierra Línea Nueva Pan de Azúcar – 

Polpaico 500 kV 

 

Figura 6.21. Frecuencia y Tensiones ACT Norte Chico Escenario 2, Falla bifásica a tierra Línea Nueva Pan 
de Azúcar – Polpaico 500 kV. 



 

 

Figura 6.22. Transferencias ACT Norte Chico Escenario 2, Falla bifásica a tierra Línea Nueva Pan de 
Azúcar – Polpaico 500 kV. 



 

 

Figura 6.23. Generación, ángulos y aporte elementos de CT Escenario 2, Falla bifásica a tierra Línea 
Nueva Pan de Azúcar – Polpaico 500 kV. 

 



 

6.3.2.4 Subárea Centro-Sur: Escenario 6, Desconexión intempestiva Reactor Nueva Cardones 

500 kV 

 

Figura 6.24. Frecuencia y Tensiones ACT Norte Chico Escenario 6, Desconexión intempestiva Reactor 
Nueva Cardones 500 kV. 



 

 

Figura 6.25. Transferencias ACT Norte Chico Escenario 6, Desconexión intempestiva Reactor Nueva 
Cardones 500 kV. 



 

 

Figura 6.26. Generación, ángulos y aporte elementos de CT Escenario 6, Desconexión intempestiva 
Reactor Nueva Cardones 500 kV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.3 Verificación de comportamiento dinámico en ACT 3: Centro 

6.3.3.1 Escenario 3, ACT Centro Falla bifásica a tierra Línea Nva. Pan de Azúcar – Polpaico 500 

kV C2. 

 
Figura 6.27. Frecuencia y voltaje ACT Centro, Escenario 3. 

 



 

 
Figura 6.28. Generación de Potencia Activa ACT Centro, Escenario 3. 

 



 

 
Figura 6.29. Generación de Potencia Reactiva ACT Centro, Escenario 3. 



 

 
 

Figura 6.30. Ángulo de Generadores ACT Centro, Escenario 3. 

 



 

 
 

Figura 6.31. Transferencia de Potencia Activa ACT Centro, Escenario 3. 

 

 



 

6.3.3.2 Escenario 5, ACT Centro Desconexión de carga I. Los Piuquenes 220 kV 

 

Figura 6.32. Frecuencia y voltaje ACT Centro, Escenario 5. 

 



 

 

Figura 6.33. Generación de Potencia Activa ACT Centro, Escenario 5. 

 



 

 

Figura 6.34. Generación de Potencia Reactiva ACT Centro, Escenario 5. 

 



 

 

Figura 6.35. Ángulo de Generadores ACT Centro, Escenario 5. 



 

 

 Figura 6.36. Transferencia de Potencia Activa ACT Centro, Escenario 5. 

  



 

6.3.3.3 Escenario 3, Subárea Región Metropolitana, Desconexión Intempestiva Transformador 

Alto Jahuel 220/110 kV 

 

Figura 6.37. Frecuencia y voltaje ACT Región Metropolitana, Escenario 3. 

  



 

 

Figura 6.38. Generación de Potencia Activa ACT Región Metropolitana, Escenario 3. 

  



 

 

Figura 6.39. Generación de Potencia Reactiva ACT Región Metropolitana, Escenario 3. 

  



 

 

Figura 6.40. Ángulo de Generadores ACT Región Metropolitana, Escenario 3. 

  



 

 

 
 

Figura 6.41. Transferencia de Potencia Activa ACT Región Metropolitana, Escenario 3. 
 



 

6.3.3.4 Escenario 6, Subárea Región Metropolitana, Desconexión de carga Tap Sta Marta 110 

kV. 

 

Figura 6.42. Frecuencia y voltaje ACT Región Metropolitana, Escenario 6. 

  



 

 

Figura 6.43. Generación de Potencia Activa ACT Región Metropolitana, Escenario 6. 

  



 

 

Figura 6.44. Generación de Potencia Reactiva ACT Región Metropolitana, Escenario 6. 

  



 

 

Figura 6.45. Ángulo de Generadores ACT Región Metropolitana, Escenario 6. 

  



 

 

 
Figura 6.46. Transferencia de Potencia Activa ACT Región Metropolitana, Escenario 6. 

 

  



 

 

6.3.3.5 Subárea V Región de ACT 3 – Centro Norte: Escenario 5, Falla bifásica a tierra línea 

Quillota - San Pedro 110 kV 

 
 

 
Figura 6.47. Frecuencia - Tensión Subárea V Región del ACT Centro Norte Escenario 5, Falla bifásica a 

tierra línea Quillota - San Pedro 110 kV. 

 
 



 

 
Figura 6.48. Generación potencia activa y reactiva Subárea V Región del ACT Centro Norte Escenario 5, 

Falla bifásica a tierra línea Quillota - San Pedro 110 kV. 

 
 



 

 
Figura 6.49.Ángulo generación Subárea V Región del ACT Centro Norte Escenario 5, Falla bifásica a tierra 

línea Quillota - San Pedro 110 kV. 

 
 



 

 
Figura 6.50. Transferencias Subárea V Región del ACT Centro Norte o Escenario 5, Falla bifásica a tierra 

línea Quillota - San Pedro 110 kV. 

 



 

6.3.3.6 Subárea V Región de ACT 3 – Centro Norte: Escenario 2, Falla bifásica a tierra línea San 

Pedro - Ventanas 110 kV - L1 y salida Carga Enami 110 kV 

 
 

 
Figura 6.51. Frecuencia - Tensión Subárea V Región del ACT Centro Norte Escenario 2, Falla bifásica a 

tierra línea San Pedro - Ventanas 110 kV - L1 y salida Carga Enami 110 kV 

 
 



 

 
Figura 6.52. Generación potencia activa y reactiva Subárea V Región del ACT Centro Norte Escenario 2, 

Falla bifásica a tierra línea San Pedro - Ventanas 110 kV - L1 y salida Carga Enami 110 kV 

 
 



 

 
Figura 6.53.Ángulo generación Subárea V Región del ACT Centro Norte Escenario 2, Falla bifásica a tierra 

línea San Pedro - Ventanas 110 kV - L1 y salida Carga Enami 110 kV 

 



 

 
Figura 6.54. Transferencias Subárea V Región del ACT Centro Norte Escenario 2, Falla bifásica a tierra 

línea San Pedro - Ventanas 110 kV - L1 y salida Carga Enami 110 kV 

 

  



 

6.3.4 Verificación de comportamiento dinámico en ACT 4: Centro-Sur 

6.3.4.1 Subsistema 500 y 220 kV 

a) Escenario E4 – Falla 2T-T línea Ancoa - Entre Ríos 500kV C2 

 
Figura 6.55. Frecuencia y voltaje subárea de 500 y 220 kV Escenario E4, Falla 2T-T línea Ancoa - Entre 

Ríos 500kV C2. 

 
Figura 6.56. Generación de Potencia Activa subárea de 500 y 220 kV Escenario E4, Falla 2T-T línea línea 

Ancoa - Entre Ríos 500kV C2. 



 

 

 Figura 6.57. Generación de Potencia Reactiva subárea de 500 y 220 kV Escenario E4, Falla 2T-T línea 
Ancoa - Entre Ríos 500kV C2. 

 

 Figura 6.58. Ángulo de Generadores subárea de 500 y 220 kV Escenario E4, Falla 2T-T línea Ancoa - 
Entre Ríos 500kV C2. 



 

 
Figura 6.59. Transferencia de Potencia Activa subárea de 500 y 220 kV Escenario E4, Falla 2T-T línea 

Ancoa - Entre Ríos 500kV C2. 

  



 

b) Escenario E6 – Desconexión Consumos S/E Minero 110 kV 

 

Figura 6.60Frecuencia y voltaje subárea de 500 y 220 kV Escenario E6, Desconexión Consumos S/E 
Minero 110 kV. 

 

Figura 6.61. Generación de Potencia Activa subárea de 500 y 220 kV Escenario E6, Desconexión 
Consumos S/E Minero 110 kV. 



 

 

Figura 6.62. Generación de Potencia Reactiva subárea de 500 y 220 kV Escenario E6, Desconexión 
Consumos S/E Minero 110 kV. 

 

Figura 6.63. Ángulo de Generadores subárea de 500 y 220 kV Escenario E6, Desconexión Consumos S/E 
Minero 110 kV. 



 

 

Figura 6.64. Transferencia de Potencia Activa subárea de 500 y 220 kV Escenario E6, Desconexión 
Consumos S/E Minero 110 kV. 

  



 

6.3.4.2 Subárea 154 kV 

a) Escenario E2 – Desconexión ATR Alto Jahuel 225/161/69kV 100MVA 

 

Figura 6.65. Frecuencia y Tensión subárea de 154 kV Escenario E2, Desconexión ATR Alto Jahuel 
225/161/69kV 100MVA. 



 

 

Figura 6.66. Máquinas Sincrónicas subárea de 154 kV Escenario E2, Desconexión ATR Alto Jahuel 
225/161/69kV 100MVA. 



 

 

 

Figura 6.67. Transferencias de Potencia Activa subárea de 154 kV Escenario E2, Desconexión ATR Alto 
Jahuel 225/161/69kV 100MVA. 

  



 

b) Escenario E2 – Falla 2F-T línea Punta de Cortés - Tinguiririca 154kV C1 

 

Figura 6.68. Frecuencia y Tensión subárea de 154 kV Escenario E2 – Falla 2F-T línea Punta de Cortés - 
Tinguiririca 154kV C1. 



 

 

Figura 6.69. Generación de Potencia Activa subárea de 154 kV Escenario E2 – Falla 2F-T Punta de Cortés 
- Tinguiririca 154kV C1. 



 

 

Figura 6.70. Transferencia de Potencia Activa subárea de 154 kV Escenario E2 – Falla 2F-T línea Punta de 
Cortés - Tinguiririca 154kV C1. 

  



 

6.3.4.3 Subárea Concepción 

a) Escenario E2 – Falla 2F-T línea Charrúa - Hualqui 220kV C1 

 

Figura 6.71. Frecuencia y Tensión subárea Concepción Escenario E2 – Falla 2F-T línea Charrúa - Hualqui 
220kV C1. 



 

 

Figura 6.72. Potencia Activa Máquinas Sincrónicas subárea Concepción Escenario E2 – Falla 2F-T línea 
Charrúa - Hualqui 220kV C1. 



 

 

Figura 6.73. Potencia Reactiva Máquinas Sincrónicas subárea Concepción Escenario E2 – Falla 2F-T línea 
Charrúa - Hualqui 220kV C1. 



 

 

Figura 6.74. Ángulo Máquinas Sincrónicas subárea Concepción Escenario E2 – Falla 2F-T línea Charrúa - 
Hualqui 220kV C1. 



 

 

Figura 6.75. Transferencia de Potencia Activa subárea Concepción Escenario E2 – Falla 2F-T Charrúa - 
Hualqui 220kV C1. 

 

  



 

b) Escenario E2 – Falla 2F-T línea Concepción - Alonso de Ribera 154kV 

 

Figura 6.76. Frecuencia y Tensión subárea Concepción Escenario E2 – Falla 2F-T línea Concepción - 
Alonso de Ribera 154kV. 



 

 

Figura 6.77. Generación de Potencia Activa subárea Concepción Escenario E2 – Falla 2F-T línea 
Concepción - Alonso de Ribera 154kV. 



 

 

Figura 6.78. Generación de Potencia Reactiva subárea Concepción Escenario E2 – Falla 2F-T línea 
Concepción - Alonso de Ribera 154kV. 



 

 

Figura 6.79. Ángulo Generadores subárea Concepción Escenario E2 – Falla 2F-T línea Concepción - 
Alonso de Ribera 154kV. 



 

 

Figura 6.80. transferencia de Potencia Activa subárea Concepción Escenario E2 – Falla 2F-T línea 
Concepción - Alonso de Ribera 154kV. 

 

 



6.3.5 Verificación de comportamiento dinámico en ACT 5: Sur 

6.3.5.1 Escenario 5, Falla de circuito N°1 línea 2x220kV Nueva Pichirropulli – Tineo 

 

Figura 6.81.Frecuencia y Tensión ACT SUR Escenario 4, Falla de circuito N°1 línea 2x220kV Nueva Pichirropulli 

– Tineo. 



 

 

Figura 6.82. Generación Sincrónica ACT SUR Escenario 4, Falla de circuito N°1 línea 2x220kV Nueva 
Pichirropulli – Tineo. 



 

 

Figura 6.83. Generación Sincrónica ACT SUR Escenario 4, Falla de circuito N°1 línea 2x220kV Nueva 
Pichirropulli – Tineo (continuación). 



 

 

Figura 6.84. Generación ERV ACT SUR Escenario 4, Falla de circuito N°1 línea 2x220kV Nueva 
Pichirropulli – Tineo. 



 

 

Figura 6.85. Transferencias ACT SUR Escenario 4, Falla de circuito N°1 línea 2x220kV Nueva Pichirropulli – 

Tineo. 



 

 

Figura 6.86. Transferencias ACT SUR Escenario 4, Falla de circuito N°1 línea 2x220kV Nueva Pichirropulli 
– Tineo (continuación). 



 

 

Figura 6.87. Transferencias ACT SUR Escenario 4, Falla de circuito N°1 línea 2x220kV Nueva Pichirropulli 
– Tineo (continuación). 

 

 

  



 

 

6.3.5.2 Escenario 6, Desconexión Reactor Nueva Ancud 220kV 50MVA 

 

Figura 6.88.Frecuencia y Tensión ACT SUR Escenario 6, Desconexión Reactor Nueva Ancud 220kV 
50MVAr. 



 

 

Figura 6.89. Generación Sincrónica ACT SUR Escenario 6, Desconexión Reactor Nueva Ancud 220kV 
50MVAr. 



 

 

Figura 6.90. Generación Sincrónica ACT SUR Escenario 6, Desconexión Reactor Nueva Ancud 220kV 
50MVAr (continuación). 



 

 

Figura 6.91. Generación ERV ACT SUR Escenario 6, Desconexión Reactor Nueva Ancud 220kV 50MVAr. 



 

 

Figura 6.92. Transferencias ACT SUR Escenario 6, Desconexión Reactor Nueva Ancud 220kV 50MVAr. 



 

 

Figura 6.93. Transferencias ACT SUR Escenario 6, Desconexión Reactor Nueva Ancud 220kV 50MVAr 
(continuación). 



 

 

Figura 6.94. Transferencias ACT SUR Escenario 6, Desconexión Reactor Nueva Ancud 220kV 50MVAr 
(continuación). 

 

 
 

 



 

6.4 Ranking de efectividad de los Recursos de CT  

6.4.1 ACT 1: Norte Grande 

6.4.1.1 Sub ACT Norte Grande – Norte  

Tabla 6.10. Escenario E6: Inyección de potencia reactiva. 

 

 

Tabla 6.11. Escenario E2: Absorción de potencia reactiva  

 

 

 

S/E Parinacota 220 kV S/E Cóndores 220 kV S/E P. Almonte 220 kV S/E Tarapacá 220 kV S/E Lagunas 220 kV S/E Frontera 220 kV S/E Encuentro 220 kV S/E Los Changos 220 kV

1 Chapiquiña 1/2 Chapiquiña 1/2 Chapiquiña 1/2 Chapiquiña 1/2 Chapiquiña 1/2 PFV N. Quillagua CCH1/2 IEM

2 PFV Atacama Solar II PFV Atacama Solar II PFV Atacama Solar II PFV Atacama Solar II PFV Atacama Solar II Chapiquiña 1/2 C.Dom. CSP ANG1/2

3 PFV Granja solar PFV Granja solar PFV Granja solar PFV Granja solar PFV Granja solar PFV Huatacondo PE V. de los vientos A/B CCH1/2

4 PFV Huatacondo PFV Huatacondo PFV Huatacondo PFV Huatacondo PFV Huatacondo PFV Atacama Solar II Chapiquiña 1/2 PE V. de los vientos A/B

5 PFV N. Quillagua PFV N. Quillagua PFV N. Quillagua PFV N. Quillagua PFV N. Quillagua PFV Granja solar PE Calama PE Calama

6 CCH1/2 CCH1/2 CCH1/2 CCH1/2 CCH1/2 CCH1/2 PFV Azabache PFV Azabache

7 PFV Santa Isabel PFV Santa Isabel PFV Santa Isabel PFV Santa Isabel PFV Santa Isabel PFV Maria Elena PFV San Pedro A Chapiquiña 1/2

8 PE V. de los vientos A/B PE V. de los vientos A/B PE V. de los vientos A/B PE V. de los vientos A/B PE V. de los vientos A/B PFV Sol del desierto PE Tchamma C.Dom. CSP

9 PE Calama PE Calama PE Calama PE Calama PE Calama PE V. de los vientos A/B PFV Atacama Solar II PFV San Pedro A

10 C.Dom. CSP C.Dom. CSP C.Dom. CSP C.Dom. CSP C.Dom. CSP PE Calama PFV Granja solar PFV Uribe Solar

11 PFV Maria Elena PFV Maria Elena PFV Maria Elena PFV Maria Elena PFV Maria Elena PFV Azabache PFV Huatacondo PAM

12 PFV Sol del desierto PFV Sol del desierto PFV Sol del desierto PFV Sol del desierto PFV Sol del desierto C.Dom. CSP PFV Santa Isabel PE Llanos del Viento

13 PFV Azabache PFV Azabache PFV Azabache PFV Azabache PFV Azabache PFV San Pedro A PFV Tamaya Solar PFV Tamaya Solar

14 PFV San Pedro A PFV San Pedro A PFV San Pedro A PFV San Pedro A PFV San Pedro A PFV Santa Isabel PFV Finis Terrae A PFV Capricornio

15 PFV Tamaya Solar PFV Tamaya Solar PFV Tamaya Solar PFV Tamaya Solar PFV Tamaya Solar PFV Tamaya Solar PFV N. Quillagua PFV Atacama Solar II

16 PE Tchamma PE Tchamma PE Tchamma PE Tchamma PE Tchamma PE Tchamma PFV Valle del sol A PFV Huatacondo

17 PFV Finis Terrae A PFV Finis Terrae A PFV Finis Terrae A PFV Finis Terrae A PFV Finis Terrae A PFV Coya A PFV Ceme 1 PFV Granja solar

18 PFV Coya A PFV Coya A PFV Coya A PFV Coya A PFV Coya A PFV Finis Terrae A PFV Maria Elena PFV N. Quillagua

19 PFV Valle del sol A PFV Valle del sol A PFV Valle del sol A PFV Valle del sol A PFV Valle del sol A PFV Valle del sol A PFV Sol del desierto PE Tchamma

20 PFV Ceme 1 PFV Ceme 1 PFV Ceme 1 PFV Ceme 1 PFV Ceme 1 PFV Ceme 1 PFV Coya A PFV Maria Elena

21 PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PFV Sol del desierto

22 PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV Coya A

23 PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Bolero

24 C.Pabellón 1/2 C.Pabellón 1/2 C.Pabellón 1/2 C.Pabellón 1/2 C.Pabellón 1/2 C.Pabellón 1/2 PFV Uribe Solar PFV Las Salinas

25 PFV Uribe Solar PFV Uribe Solar PFV Uribe Solar PFV Uribe Solar PFV Uribe Solar PFV Uribe Solar C.Pabellón 1/2 PFV Santa Isabel

26 PAM PAM PAM PAM PAM PAM PAM PFV Valle del sol A

27 PFV Bolero PFV Bolero PFV Bolero PFV Bolero PFV Bolero PFV Bolero PFV Bolero PFV Ceme 1

28 C.Pabellón 3 C.Pabellón 3 C.Pabellón 3 C.Pabellón 3 C.Pabellón 3 C.Pabellón 3 PFV Capricornio PFV Finis Terrae A

29 PFV Capricornio PFV Capricornio PFV Capricornio PFV Capricornio PFV Capricornio PFV Capricornio C.Pabellón 3 PE Sierra Gorda

30 IEM IEM IEM IEM IEM IEM IEM PFV C.Dom.

31 PE Llanos del Viento PE Llanos del Viento PE Llanos del Viento PE Llanos del Viento PE Llanos del Viento PE Llanos del Viento PE Llanos del Viento C.Pabellón 1/2

32 ANG1/2 ANG1/2 ANG1/2 ANG1/2 ANG1/2 ANG1/2 ANG1/2 C.Pabellón 3

Barras
Prioridad

S/E Parinacota 220 kV S/E Cóndores 220 kV S/E Pozo Almonte 220 kV S/E Tarapacá 220 kV S/E Lagunas 220 kV S/E Frontera 220 kV S/E Encuentro 220 kV S/E Los Changos 220 kV

1 PFV Willka PFV La Huayca II PFV La Huayca II PFV La Huayca II PFV La Huayca II PFV La Huayca II PFV La Huayca II IEM

2 PFV La Huayca II PFV Willka Chapiquiña 1/2 Chapiquiña 1/2 Chapiquiña 1/2 Chapiquiña 1/2 Chapiquiña 1/2 PFV La Huayca II

3 Chapiquiña 1/2 Chapiquiña 1/2 PFV P. Almon. Solar II/III PFV P. Almon. Solar II/III PFV P. Almon. Solar II/III PFV P. Almon. Solar II/III PFV P. Almon. Solar II/III ANG1/2

4 PFV P. Almon. Solar II/III PFV P. Almon. Solar II/III PFV Pam. Camarones PFV Pam. Camarones PFV Pam. Camarones PFV Pam. Camarones PFV Pam. Camarones Chapiquiña 1/2

5 PFV Pam. Camarones PFV Pam. Camarones PFV Willka PFV Willka PFV Willka PFV N. Quillagua PFV Usya PFV P. Almon. Solar II/III

6 PFV N. Quillagua PFV N. Quillagua PFV N. Quillagua PFV N. Quillagua PFV N. Quillagua PFV Willka PFV Azabache PFV Usya

7 PFV Usya PFV Usya PFV Usya PFV Usya PFV Usya PFV Usya PFV P. Seco Solar PFV Azabache

8 PFV Azabache PFV Azabache PFV Azabache PFV Azabache PFV Azabache PFV Azabache PFV Willka PFV Pam. Camarones

9 PFV P. Seco Solar PFV P. Seco Solar PFV P. Seco Solar PFV P. Seco Solar PFV P. Seco Solar PFV P. Seco Solar C.Dom. CSP PFV P. Seco Solar

10 PE Calama PE Calama PE Calama PE Calama PE Calama PFV Maria Elena PE Calama PFV Willka

11 C.Dom. CSP C.Dom. CSP C.Dom. CSP C.Dom. CSP C.Dom. CSP PE Calama PFV San Pedro A/B PFV Capricornio

12 PFV San Pedro A/B PFV San Pedro A/B PFV San Pedro A/B PFV San Pedro A/B PFV San Pedro A/B PFV San Pedro A/B PFV Finis Terrae A/B PE Calama

13 PFV Maria Elena PFV Maria Elena PFV Maria Elena PFV Maria Elena PFV Maria Elena C.Dom. CSP PFV N. Quillagua PFV San Pedro A/B

14 PFV Finis Terrae A/B PFV Finis Terrae A/B PFV Finis Terrae A/B PFV Finis Terrae A/B PFV Finis Terrae A/B NTO1 NTO1 C.Dom. CSP

15 NTO1 NTO1 NTO1 NTO1 NTO1 PFV Finis Terrae A/B PE Tchamma PFV Uribe Solar

16 PFV Coya A/B PFV Coya A/B PFV Coya A/B PFV Coya A/B PFV Coya A/B PFV Coya A/B PFV Coya A/B PE Llanos del Viento

17 PE Tchamma PE Tchamma PE Tchamma PE Tchamma PE Tchamma PFV La Cruz Solar PFV Maria Elena PAM

18 PFV La Cruz Solar PFV La Cruz Solar PFV La Cruz Solar PFV La Cruz Solar PFV La Cruz Solar PE Tchamma PFV La Cruz Solar NTO1

19 PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PE Sierra Gorda PFV N. Quillagua

20 PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV C.Dom. PFV Coya A/B

21 PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Las Salinas PFV Finis Terrae A/B

22 PFV Uribe Solar PFV Uribe Solar PFV Uribe Solar PFV Uribe Solar PFV Uribe Solar PE Ckhúri PFV Uribe Solar PFV Las Salinas

23 PE Ckhúri PE Ckhúri PE Ckhúri PE Ckhúri PE Ckhúri PFV Uribe Solar PE Ckhúri PFV Bolero

24 C.Pabellón 1/2 C.Pabellón 1/2 C.Pabellón 1/2 C.Pabellón 1/2 C.Pabellón 1/2 C.Pabellón 1/2 C.Pabellón 1/2 PFV La Cruz Solar

25 PFV Capricornio PFV Capricornio PFV Capricornio PFV Capricornio PFV Capricornio PFV Capricornio PFV Capricornio PFV Maria Elena

26 PAM PAM PAM PAM PAM PAM PAM PE Tchamma

27 PFV Bolero PFV Bolero PFV Bolero PFV Bolero PFV Bolero PFV Bolero CCH1/2 PE Sierra Gorda

28 CCH1/2 CCH1/2 CCH1/2 CCH1/2 CCH1/2 CCH1/2 PFV Bolero PFV C.Dom.

29 IEM IEM IEM IEM IEM IEM IEM PE Ckhúri

30 C.Pabellón 3 C.Pabellón 3 C.Pabellón 3 C.Pabellón 3 C.Pabellón 3 C.Pabellón 3 PE Llanos del Viento C.Pabellón 1/2

31 PE Llanos del Viento PE Llanos del Viento PE Llanos del Viento PE Llanos del Viento PE Llanos del Viento PE Llanos del Viento C.Pabellón 3 CCH1/2

32 ANG1/2 ANG1/2 ANG1/2 ANG1/2 ANG1/2 ANG1/2 ANG1/2 C.Pabellón 3

Barras
Prioridad



 

6.4.1.2 Sub ACT Norte Grande – Sur 

Tabla 6.12. Escenario E5: Inyección y absorción de potencia reactiva. 

 

 

  

S/E Andes 220 kV S/E Nueva Zaldívar 220 S/E Domeyko 220 kV

1 SVC Domeyko SVC Domeyko SVC Domeyko

2 PE Cerro Tigre PE Cerro Tigre PE Cerro Tigre

Barras
Prioridad



 

 

6.4.2 ACT 2: Norte Chico 

6.4.2.1 Sub ACT Norte Chico – Norte  

Tabla 6.13. Escenario E2: Inyección y absorción de potencia reactiva. 

 

 

6.4.2.2 Sub ACT Norte Chico – Centro/Sur 

 Tabla 6.14. Escenario E2: Inyección de potencia reactiva. 

 

S/E Paposo 220 kV S/E Francisco 220 kV S/E Cachiyuyal 220 kV S/E D. De Almagro 220 kV S/E Illapa 220 kV S/E Cumbre 220 kV

1 PFV Pampa Solar Norte PFV Conejo Solar PFV Pampa Solar Norte SVC Plus SVC Plus SVC Plus

2 PFV Conejo Solar PFV Pampa Solar Norte PFV Conejo Solar PFV Pampa Solar Norte PFV Pampa Solar Norte PFV Malgarida I y II

3 SVC Plus SVC Plus SVC Plus PFV Chañares PFV Chañares PFV Almeyda

4 PFV Chañares PFV Chañares PFV Chañares PFV Sol De Los Andes A/B PFV D. De Almagro Sur PFV Pampa Solar Norte

5 PFV Sol De Los Andes A/B PFV Sol De Los Andes A/B PFV Sol De Los Andes A/B PFV Javiera PFV Guanchoi_A PFV Chañares

6 PFV Javiera PFV Javiera PFV Javiera PFV Salvador PFV Sol De Los Andes A/B PFV D. De Almagro Sur

7 PFV Salvador PFV Salvador PFV Salvador PFV Conejo Solar PFV Javiera PFV Guanchoi_A

8 PFV D. De Almagro Sur PFV D. De Almagro Sur PFV D. De Almagro Sur PFV D. De Almagro Sur PFV Salvador PFV Sol De Los Andes A/B

9 PFV Guanchoi_A PFV Guanchoi_A PFV Guanchoi_A PFV Guanchoi_A PFV Conejo Solar PFV Javiera

10 PFV Malgarida I y II PFV Malgarida I y II PFV Malgarida I y II PFV Malgarida I y II PFV Malgarida I y II PFV Salvador

11 PFV Almeyda PFV Almeyda PFV Almeyda PFV Almeyda PFV Almeyda PFV Conejo Solar

Barras
Prioridad

S/E Parinas 500 kV S/E Cumbre 500 kV S/E N. Cardones 500 kV S/E N. Maitencillo 500 kV S/E N. P. de Azúcar 500 kV S/E Parinas 220 kV

1 PFV Lalackama (I-II) PFV Lalackama (I-II) CER Cardones VSC N. P. de Azúcar VSC N. P. de Azúcar PFV Lalackama (I-II)

2 PE Taltal (U1-U33) PE Taltal (U1-U33) PFV Lalackama (I-II) CER Cardones PE San Juan (U1-U56)_A/B PE Taltal (U1-U33)

3 CER Cardones CER Cardones PFV Rio Escondido CER Maitencillo Los Molles U1 CER Cardones

4 PFV C. Pinto PFV C. Pinto PFV Los Loros Guacolda U5 CER N°1/2 P. de Azúcar PFV C. Pinto

5 PFV Rio Escondido PFV Rio Escondido PFV V. Escondido PE C. Leo. III_A CER Maitencillo PFV Rio Escondido

6 PFV Luz Del Norte PFV Luz Del Norte PFV C. Pinto PFV El Romero PFV El Pelicano PFV Luz Del Norte

7 PFV Los Loros PFV Los Loros PE Taltal (U1-U33) PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A CER Cardones PFV Los Loros

8 PFV V. Escondido PFV V. Escondido PFV Ll. De Llampos R. Huasco PFV La Huella PFV V. Escondido

9 PFV San Andres PFV San Andres PFV San Andres PE Sarco (U1-U50) Guacolda U5 PFV San Andres

10 PFV C. Del Sol PFV C. Del Sol PFV Antay PE Atacama PE P. Colorada (U1-U10) PFV C. Del Sol

11 PFV Ll. De Llampos PFV Ll. De Llampos PFV Luz Del Norte PFV Sol Del Vallenar PE C. Leo. III_A PFV Ll. De Llampos

12 PFV Antay PFV Antay PFV C. Del Sol PFV Los Loros PFV El Romero PFV Antay

13 CER Maitencillo CER Maitencillo CER Maitencillo PE San Juan (U1-U56)_A/B PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A CER Maitencillo

14 PFV Sol Del Vallenar PFV Sol Del Vallenar VSC N. P. de Azúcar PFV Rio Escondido R. Huasco PFV Sol Del Vallenar

15 VSC N. P. de Azúcar VSC N. P. de Azúcar PFV Sol Del Vallenar PFV Lalackama (I-II) PE Sarco (U1-U50) VSC N. P. de Azúcar

16 Guacolda U5 Guacolda U5 Guacolda U5 PFV El Pelicano PE Atacama Guacolda U5

17 PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A PFV V. Escondido PFV Sol Del Vallenar PE C. Leo. III_A

18 PFV El Romero PFV El Romero PFV El Romero PFV La Huella PFV Los Loros PFV El Romero

19 R. Huasco R. Huasco R. Huasco PFV Ll. De Llampos PE El Arrayan (U1-U50) R. Huasco

20 PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PFV C. Pinto PFV Rio Escondido PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A

21 PE Sarco (U1-U50) PE Sarco (U1-U50) PE Sarco (U1-U50) PE P. Colorada (U1-U10) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Sarco (U1-U50)

22 PE Atacama PE Atacama PE Atacama PFV Antay PFV Lalackama (I-II) PE Atacama

23 PE San Juan (U1-U56)_A/B PE San Juan (U1-U56)_A/B PE San Juan (U1-U56)_A/B Los Molles U1 PFV V. Escondido PE San Juan (U1-U56)_A/B

24 PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV San Andres PE Ta. Poniente (U15-U32) PFV El Pelicano

25 PFV La Huella PFV La Huella PFV La Huella CER N°1/2 P. de Azúcar PE Ta. Oriente (U1-U30) PFV La Huella

26 PE P. Colorada (U1-U10) PE P. Colorada (U1-U10) PE P. Colorada (U1-U10) PE Taltal (U1-U33) PE Punta de Talca PE P. Colorada (U1-U10)

27 Los Molles U1 Los Molles U1 Los Molles U1 PFV Luz Del Norte PFV Ll. De Llampos Los Molles U1

28 CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar PFV C. Del Sol PE Los Cururos (U1-U57) CER N°1/2 P. de Azúcar

29 PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PFV C. Pinto PE El Arrayan (U1-U50)

30 PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE M. Redondo (U1-U24) PE Ta. Poniente (U1-U14)

31 PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32)

32 PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PFV Antay PE Ta. Oriente (U1-U30)

33 PE Punta de Talca PE Punta de Talca PE Punta de Talca PE Punta de Talca PFV San Andres PE Punta de Talca

34 PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PE P. Palmeras (U1-U15) PE Los Cururos (U1-U57)

35 PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PE Canela II (U1-U40) PE M. Redondo (U1-U24)

36 PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE Totoral (U1-U23) PE P. Sierra (U1-U32)

37 PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PE Taltal (U1-U33) PE P. Palmeras (U1-U15)

38 PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PFV Luz Del Norte PE Canela II (U1-U40)

39 PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PFV C. Del Sol PE Totoral (U1-U23)

40 PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar

Prioridad
Barras



 

Tabla 6.15. Escenario E2: Inyección de potencia reactiva. (Continuación). 

 

S/E C. Pinto 220 kV S/E Cardones 220 kV S/E Algarrobal 220 kV S/E Maitencillo 220 kV S/E D. Héctor 220 kV

1 PFV C. Pinto CER Cardones PFV Sol Del Vallenar CER Maitencillo PFV El Romero

2 PFV Luz Del Norte PFV Rio Escondido CER Cardones Guacolda U5 CER Maitencillo

3 PFV C. Del Sol PFV V. Escondido CER Maitencillo PE C. Leo. III_A Guacolda U5

4 PFV San Andres PFV Los Loros Guacolda U5 PFV El Romero PE C. Leo. III_A

5 CER Cardones PFV Ll. De Llampos PE C. Leo. III_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A

6 PFV Rio Escondido PFV Antay PFV El Romero PE Sarco (U1-U50) PE Sarco (U1-U50)

7 PFV V. Escondido PFV San Andres PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE Atacama PE Atacama

8 PFV Los Loros PFV C. Pinto PE Sarco (U1-U50) R. Huasco R. Huasco

9 PFV Ll. De Llampos PFV Luz Del Norte PE Atacama PFV Sol Del Vallenar PFV Sol Del Vallenar

10 PFV Antay PFV C. Del Sol R. Huasco CER Cardones CER Cardones

11 PFV Lalackama (I-II) PFV Sol Del Vallenar PFV Los Loros PE San Juan (U1-U56)_A/B PE San Juan (U1-U56)_A/B

12 PFV Sol Del Vallenar PFV Lalackama (I-II) PFV Rio Escondido PFV El Pelicano PFV El Pelicano

13 PE Taltal (U1-U33) CER Maitencillo PFV V. Escondido PFV La Huella PFV La Huella

14 CER Maitencillo R. Huasco PFV Ll. De Llampos PE P. Colorada (U1-U10) PE P. Colorada (U1-U10)

15 R. Huasco Guacolda U5 PFV Antay PFV Los Loros PFV Los Loros

16 Guacolda U5 PE C. Leo. III_A PFV San Andres VSC N. P. de Azúcar VSC N. P. de Azúcar

17 PE C. Leo. III_A PFV El Romero PFV C. Pinto PFV Rio Escondido PFV Rio Escondido

18 PFV El Romero PE Taltal (U1-U33) PE San Juan (U1-U56)_A/B PFV V. Escondido PFV V. Escondido

19 PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PFV Luz Del Norte PFV Ll. De Llampos PFV Ll. De Llampos

20 PE Sarco (U1-U50) PE Sarco (U1-U50) PFV El Pelicano Los Molles U1 Los Molles U1

21 PE Atacama PE Atacama PFV C. Del Sol PFV Antay PFV Antay

22 VSC N. P. de Azúcar VSC N. P. de Azúcar PFV La Huella CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar

23 PE San Juan (U1-U56)_A/B PE San Juan (U1-U56)_A/B VSC N. P. de Azúcar PFV C. Pinto PFV C. Pinto

24 PFV El Pelicano PFV El Pelicano PE P. Colorada (U1-U10) PFV San Andres PFV San Andres

25 PFV La Huella PFV La Huella PFV Lalackama (I-II) PFV Lalackama (I-II) PFV Lalackama (I-II)

26 PE P. Colorada (U1-U10) PE P. Colorada (U1-U10) Los Molles U1 PFV Luz Del Norte PFV Luz Del Norte

27 Los Molles U1 Los Molles U1 PE Taltal (U1-U33) PFV C. Del Sol PFV C. Del Sol

28 CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar PE Taltal (U1-U33) PE Taltal (U1-U33)

29 PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50)

30 PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14)

31 PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32)

32 PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30)

33 PE Punta de Talca PE Punta de Talca PE Punta de Talca PE Punta de Talca PE Punta de Talca

34 PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57)

35 PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24)

36 PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32)

37 PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15)

38 PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40)

39 PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23)

40 PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar

Prioridad
Barras



 

Tabla 6.16. Escenario E2: Inyección de potencia reactiva. (Continuación). 

 

S/E P. Colorada 220 kV S/E P. de Azúcar 220 kV S/E Don Goyo 220 kV S/E P. Sierra 220 kV S/E Las Palmas 220 kV

1 PE San Juan (U1-U56)_A/B CER N°1/2 P. de Azúcar PE El Arrayan (U1-U50) PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Palmeras (U1-U15)

2 PFV El Pelicano Los Molles U1 PE Ta. Poniente (U1-U14) PE M. Redondo (U1-U24) PE Canela II (U1-U40)

3 PFV La Huella PE San Juan (U1-U56)_A/B PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Los Cururos (U1-U57) PE Totoral (U1-U23)

4 PE P. Colorada (U1-U10) PFV El Pelicano PE Ta. Oriente (U1-U30) PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Sierra (U1-U32)

5 Los Molles U1 PE El Arrayan (U1-U50) PE Punta de Talca PE Canela II (U1-U40) PE M. Redondo (U1-U24)

6 CER N°1/2 P. de Azúcar PFV La Huella PE Los Cururos (U1-U57) PE Totoral (U1-U23) PE Los Cururos (U1-U57)

7 CER Maitencillo PE P. Colorada (U1-U10) PE M. Redondo (U1-U24) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14)

8 Guacolda U5 PE Ta. Poniente (U1-U14) PE P. Sierra (U1-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32)

9 PE C. Leo. III_A PE Ta. Poniente (U15-U32) PE P. Palmeras (U1-U15) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30)

10 PFV El Romero PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Canela II (U1-U40) PE Punta de Talca PE Punta de Talca

11 PE El Arrayan (U1-U50) PE Punta de Talca PE Totoral (U1-U23) PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50)

12 VSC N. P. de Azúcar PE Los Cururos (U1-U57) CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar

13 PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE M. Redondo (U1-U24) Los Molles U1 Los Molles U1 Los Molles U1

14 R. Huasco PE P. Sierra (U1-U32) PE San Juan (U1-U56)_A/B PE San Juan (U1-U56)_A/B PFV D. Carmen Solar

15 PE Sarco (U1-U50) VSC N. P. de Azúcar PFV El Pelicano PFV El Pelicano PE San Juan (U1-U56)_A/B

16 PE Atacama PE P. Palmeras (U1-U15) PFV La Huella PFV La Huella PFV El Pelicano

17 PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Canela II (U1-U40) PE P. Colorada (U1-U10) PE P. Colorada (U1-U10) PFV La Huella

18 PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Totoral (U1-U23) VSC N. P. de Azúcar PFV D. Carmen Solar PE P. Colorada (U1-U10)

19 PE Ta. Oriente (U1-U30) CER Maitencillo CER Maitencillo VSC N. P. de Azúcar VSC N. P. de Azúcar

20 PE Punta de Talca R. Huasco PFV D. Carmen Solar CER Maitencillo CER Maitencillo

21 PE Los Cururos (U1-U57) Guacolda U5 R. Huasco Guacolda U5 Guacolda U5

22 PE M. Redondo (U1-U24) PE C. Leo. III_A Guacolda U5 R. Huasco R. Huasco

23 PFV Sol Del Vallenar PFV El Romero PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A

24 CER Cardones PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PFV El Romero PFV El Romero PFV El Romero

25 PE P. Sierra (U1-U32) PE Sarco (U1-U50) PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A

26 PE P. Palmeras (U1-U15) PE Atacama PE Sarco (U1-U50) PE Sarco (U1-U50) PE Atacama

27 PE Canela II (U1-U40) CER Cardones PE Atacama PE Atacama PE Sarco (U1-U50)

28 PE Totoral (U1-U23) PFV Sol Del Vallenar CER Cardones CER Cardones CER Cardones

29 PFV Los Loros PFV Los Loros PFV Sol Del Vallenar PFV Sol Del Vallenar PFV Sol Del Vallenar

30 PFV Rio Escondido PFV Rio Escondido PFV Los Loros PFV Los Loros PFV Los Loros

31 PFV V. Escondido PFV V. Escondido PFV Rio Escondido PFV Rio Escondido PFV Rio Escondido

32 PFV Ll. De Llampos PFV Ll. De Llampos PFV V. Escondido PFV V. Escondido PFV V. Escondido

33 PFV Antay PFV Lalackama (I-II) PFV Lalackama (I-II) PFV Lalackama (I-II) PFV Lalackama (I-II)

34 PFV C. Pinto PFV C. Pinto PFV Ll. De Llampos PFV Ll. De Llampos PFV Ll. De Llampos

35 PFV Lalackama (I-II) PFV Antay PFV C. Pinto PFV C. Pinto PFV C. Pinto

36 PFV San Andres PFV San Andres PFV Antay PFV Antay PFV Antay

37 PFV Luz Del Norte PFV D. Carmen Solar PFV San Andres PFV San Andres PFV San Andres

38 PFV C. Del Sol PFV Luz Del Norte PE Taltal (U1-U33) PE Taltal (U1-U33) PE Taltal (U1-U33)

39 PE Taltal (U1-U33) PE Taltal (U1-U33) PFV Luz Del Norte PFV Luz Del Norte PFV Luz Del Norte

40 PFV D. Carmen Solar PFV C. Del Sol PFV C. Del Sol PFV C. Del Sol PFV C. Del Sol

Prioridad
Barras



 

Tabla 6.17. Escenario E6: Absorción de potencia reactiva. 

 

S/E Parinas 500 kV S/E Cumbre 500 kV S/E N. Cardones 500 kV S/E N. Maitencillo 500 kV S/E N. P. de Azúcar 500 kV S/E Parinas 220 kV

1 PE Taltal (U1-U33) PE Taltal (U1-U33) CER Cardones VSC N. P. de Azúcar VSC N. P. de Azúcar PE Taltal (U1-U33)

2 CER Cardones CER Cardones VSC N. P. de Azúcar PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A CER Cardones

3 VSC N. P. de Azúcar VSC N. P. de Azúcar PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_B PE C. Leo. III_B VSC N. P. de Azúcar

4 PFV Luz Del Norte PFV Luz Del Norte PE C. Leo. III_B PE C. Leo. III_A/B Fase II PE C. Leo. III_A/B Fase II PFV Luz Del Norte

5 PFV C. Del Sol PFV C. Del Sol PE Taltal (U1-U33) PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PFV C. Del Sol

6 PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A/B Fase II PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. III_A

7 PE C. Leo. III_B PE C. Leo. III_B PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B CER Maitencillo PE San Juan (U1-U56)_A/B PE C. Leo. III_B

8 PFV C. Pinto PFV C. Pinto PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE Sarco (U1-U50) CER N°1/2 P. de Azúcar PFV C. Pinto

9 PE C. Leo. III_A/B Fase II PE C. Leo. III_A/B Fase II PFV Ll. De Llampos Guacolda U4 CER Maitencillo PE C. Leo. III_A/B Fase II

10 PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PFV V. Escondido Guacolda U5 Los Molles U1 PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B

11 PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PFV Rio Escondido CER Cardones PE Sarco (U1-U50) PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A

12 PFV Ll. De Llampos PFV Ll. De Llampos PFV Luz Del Norte PE Atacama PFV La Huella PFV Ll. De Llampos

13 PFV V. Escondido PFV V. Escondido PFV C. Del Sol PFV Tamarico Guacolda U4 PFV V. Escondido

14 PFV Rio Escondido PFV Rio Escondido PFV C. Pinto R. Huasco Guacolda U5 PFV Rio Escondido

15 CER Maitencillo CER Maitencillo CER Maitencillo PE San Juan (U1-U56)_A/B PE Atacama CER Maitencillo

16 PE Sarco (U1-U50) PE Sarco (U1-U50) PE Sarco (U1-U50) PFV La Huella El Peñon (U1-U50) PE Sarco (U1-U50)

17 R. Huasco R. Huasco R. Huasco PFV Ll. De Llampos R. Huasco R. Huasco

18 Guacolda U4 Guacolda U4 Guacolda U4 PFV V. Escondido PFV Tamarico Guacolda U4

19 Guacolda U5 Guacolda U5 Guacolda U5 PFV Rio Escondido CER Cardones Guacolda U5

20 PE Atacama PE Atacama PE Atacama PE Taltal (U1-U33) PE El Arrayan (U1-U50) PE Atacama

21 PFV Tamarico PFV Tamarico PFV Tamarico PFV Luz Del Norte PE Ta. Oriente (U31-U45) PFV Tamarico

22 PE San Juan (U1-U56)_A/B PE San Juan (U1-U56)_A/B PE San Juan (U1-U56)_A/B PFV C. Del Sol PE Ta. Oriente (U1-U30) PE San Juan (U1-U56)_A/B

23 PFV La Huella PFV La Huella PFV La Huella PFV C. Pinto PE Ta. Poniente (U1-U14) PFV La Huella

24 Los Molles U1 Los Molles U1 Los Molles U1 CER N°1/2 P. de Azúcar PE Ta. Poniente (U15-U32) Los Molles U1

25 CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar Los Molles U1 PE Punta de Talca CER N°1/2 P. de Azúcar

26 El Peñon (U1-U50) El Peñon (U1-U50) El Peñon (U1-U50) El Peñon (U1-U50) PE Los Cururos (U1-U57) El Peñon (U1-U50)

27 PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PE M. Redondo (U1-U24) PE El Arrayan (U1-U50)

28 PE Ta. Oriente (U31-U45) PE Ta. Oriente (U31-U45) PE Ta. Oriente (U31-U45) PE Ta. Oriente (U31-U45) PE P. Sierra (U1-U32) PE Ta. Oriente (U31-U45)

29 PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE P. Palmeras (U1-U15) PE Ta. Oriente (U1-U30)

30 PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Canela II (U1-U40) PE Ta. Poniente (U1-U14)

31 PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Totoral (U1-U23) PE Ta. Poniente (U15-U32)

32 PE Punta de Talca PE Punta de Talca PE Punta de Talca PE Punta de Talca PFV Ll. De Llampos PE Punta de Talca

33 PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PFV V. Escondido PE Los Cururos (U1-U57)

34 PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PFV Rio Escondido PE M. Redondo (U1-U24)

35 PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE Taltal (U1-U33) PE P. Sierra (U1-U32)

36 PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PFV Luz Del Norte PE P. Palmeras (U1-U15)

37 PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PFV C. Del Sol PE Canela II (U1-U40)

38 PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PFV C. Pinto PE Totoral (U1-U23)

39 PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV El Pelicano

Prioridad
Barras



 

Tabla 6.18. Escenario E6: Absorción de potencia reactiva. (Continuación). 

 

S/E C. Pinto 220 kV S/E Cardones 220 kV S/E Algarrobal 220 kV S/E Maitencillo 220 kV S/E D. Héctor 220 kV

1 PFV Luz Del Norte CER Cardones PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A PFV La Huella

2 PFV C. Del Sol PFV Ll. De Llampos PE C. Leo. III_B PE C. Leo. III_B PE San Juan (U1-U56)_A/B

3 PFV C. Pinto PFV V. Escondido PE C. Leo. III_A/B Fase II PE C. Leo. III_A/B Fase II PE C. Leo. III_A

4 CER Cardones PFV Rio Escondido PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PE C. Leo. III_B

5 PFV Ll. De Llampos PFV Luz Del Norte PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. III_A/B Fase II

6 PFV V. Escondido PFV C. Del Sol CER Maitencillo CER Maitencillo PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B

7 PFV Rio Escondido PFV C. Pinto CER Cardones PE Sarco (U1-U50) PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A

8 PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A PE Sarco (U1-U50) Guacolda U4 CER Maitencillo

9 PE C. Leo. III_B PE C. Leo. III_B Guacolda U4 Guacolda U5 PE Sarco (U1-U50)

10 PE C. Leo. III_A/B Fase II PE C. Leo. III_A/B Fase II Guacolda U5 PE Atacama Guacolda U4

11 PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PE Atacama PFV Tamarico Guacolda U5

12 PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PFV Tamarico R. Huasco PE Atacama

13 PE Taltal (U1-U33) VSC N. P. de Azúcar R. Huasco PFV La Huella PFV Tamarico

14 VSC N. P. de Azúcar R. Huasco PFV Ll. De Llampos PE San Juan (U1-U56)_A/B VSC N. P. de Azúcar

15 R. Huasco CER Maitencillo PFV V. Escondido VSC N. P. de Azúcar R. Huasco

16 CER Maitencillo PE Sarco (U1-U50) PFV Rio Escondido CER Cardones CER N°1/2 P. de Azúcar

17 PE Sarco (U1-U50) PE Taltal (U1-U33) VSC N. P. de Azúcar PFV Ll. De Llampos Los Molles U1

18 Guacolda U4 Guacolda U4 PFV La Huella PFV V. Escondido El Peñon (U1-U50)

19 Guacolda U5 Guacolda U5 PE San Juan (U1-U56)_A/B PFV Rio Escondido PE El Arrayan (U1-U50)

20 PE Atacama PE Atacama PFV Luz Del Norte Los Molles U1 PE Ta. Oriente (U31-U45)

21 PFV Tamarico PFV Tamarico PFV C. Del Sol CER N°1/2 P. de Azúcar PE Ta. Oriente (U1-U30)

22 PE San Juan (U1-U56)_A/B PFV La Huella PFV C. Pinto El Peñon (U1-U50) PE Ta. Poniente (U1-U14)

23 PFV La Huella PE San Juan (U1-U56)_A/B PE Taltal (U1-U33) PFV Luz Del Norte PE Ta. Poniente (U15-U32)

24 Los Molles U1 Los Molles U1 Los Molles U1 PFV C. Del Sol PE Punta de Talca

25 CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar PFV C. Pinto CER Cardones

26 El Peñon (U1-U50) El Peñon (U1-U50) El Peñon (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PE Los Cururos (U1-U57)

27 PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50) PE Taltal (U1-U33) PE M. Redondo (U1-U24)

28 PE Ta. Oriente (U31-U45) PE Ta. Oriente (U31-U45) PE Ta. Oriente (U31-U45) PE Ta. Oriente (U31-U45) PE P. Sierra (U1-U32)

29 PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE P. Palmeras (U1-U15)

30 PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Canela II (U1-U40)

31 PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Totoral (U1-U23)

32 PE Punta de Talca PE Punta de Talca PE Punta de Talca PE Punta de Talca PFV Ll. De Llampos

33 PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PE Los Cururos (U1-U57) PFV V. Escondido

34 PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PE M. Redondo (U1-U24) PFV Rio Escondido

35 PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PFV Luz Del Norte

36 PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Palmeras (U1-U15) PFV C. Del Sol

37 PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PE Canela II (U1-U40) PFV C. Pinto

38 PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PE Totoral (U1-U23) PE Taltal (U1-U33)

39 PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV El Pelicano

Prioridad
Barras



 

Tabla 6.19. Escenario E6: Absorción de potencia reactiva. (Continuación). 

 

 

S/E P. Colorada 220 kV S/E P. de Azúcar 220 kV S/E Don Goyo 220 kV S/E P. Sierra 220 kV S/E Las Palmas 220 kV

1 PE San Juan (U1-U56)_A/B CER N°1/2 P. de Azúcar PE El Arrayan (U1-U50) PE P. Sierra (U1-U32) PE P. Palmeras (U1-U15)

2 PFV La Huella Los Molles U1 PE Ta. Oriente (U31-U45) PE M. Redondo (U1-U24) PE Canela II (U1-U40)

3 PE C. Leo. III_A El Peñon (U1-U50) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Los Cururos (U1-U57) PE Totoral (U1-U23)

4 PE C. Leo. III_B PE El Arrayan (U1-U50) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE P. Palmeras (U1-U15) PE P. Sierra (U1-U32)

5 PE C. Leo. III_A/B Fase II PE San Juan (U1-U56)_A/B PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Canela II (U1-U40) PE M. Redondo (U1-U24)

6 PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PE Ta. Oriente (U31-U45) PE Punta de Talca PE Totoral (U1-U23) PE Los Cururos (U1-U57)

7 PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Los Cururos (U1-U57) PE Ta. Oriente (U31-U45) PE Ta. Oriente (U31-U45)

8 CER N°1/2 P. de Azúcar PE Ta. Poniente (U1-U14) PE M. Redondo (U1-U24) PE Ta. Oriente (U1-U30) PE Ta. Oriente (U1-U30)

9 VSC N. P. de Azúcar PE Ta. Poniente (U15-U32) PE P. Sierra (U1-U32) PE Ta. Poniente (U1-U14) PE Ta. Poniente (U1-U14)

10 Los Molles U1 PE Punta de Talca PE P. Palmeras (U1-U15) PE Ta. Poniente (U15-U32) PE Ta. Poniente (U15-U32)

11 CER Maitencillo VSC N. P. de Azúcar PE Canela II (U1-U40) PE Punta de Talca PE Punta de Talca

12 PE Sarco (U1-U50) PE Los Cururos (U1-U57) PE Totoral (U1-U23) PE El Arrayan (U1-U50) PE El Arrayan (U1-U50)

13 Guacolda U4 PE M. Redondo (U1-U24) CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar CER N°1/2 P. de Azúcar

14 Guacolda U5 PE P. Sierra (U1-U32) Los Molles U1 Los Molles U1 Los Molles U1

15 El Peñon (U1-U50) PFV La Huella El Peñon (U1-U50) El Peñon (U1-U50) El Peñon (U1-U50)

16 PE Atacama PE P. Palmeras (U1-U15) VSC N. P. de Azúcar VSC N. P. de Azúcar VSC N. P. de Azúcar

17 PFV Tamarico PE Canela II (U1-U40) PE San Juan (U1-U56)_A/B PE San Juan (U1-U56)_A/B PE San Juan (U1-U56)_A/B

18 R. Huasco PE Totoral (U1-U23) PFV La Huella PFV La Huella PFV La Huella

19 PE El Arrayan (U1-U50) PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A PE C. Leo. III_A

20 PE Ta. Oriente (U31-U45) PE C. Leo. III_B PE C. Leo. III_B PE C. Leo. III_B PE C. Leo. III_B

21 PE Ta. Oriente (U1-U30) PE C. Leo. III_A/B Fase II PE C. Leo. III_A/B Fase II PE C. Leo. III_A/B Fase II PE C. Leo. III_A/B Fase II

22 PE Ta. Poniente (U1-U14) PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_B

23 PE Ta. Poniente (U15-U32) PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A PE C. Leo. I Tipo 1 (2 [MW])_A

24 PE Punta de Talca R. Huasco CER Maitencillo CER Maitencillo CER Maitencillo

25 PE Los Cururos (U1-U57) CER Maitencillo R. Huasco PE Sarco (U1-U50) PE Sarco (U1-U50)

26 PE M. Redondo (U1-U24) PE Sarco (U1-U50) PE Sarco (U1-U50) R. Huasco R. Huasco

27 PE P. Sierra (U1-U32) Guacolda U4 Guacolda U4 Guacolda U4 Guacolda U4

28 PE P. Palmeras (U1-U15) Guacolda U5 Guacolda U5 Guacolda U5 Guacolda U5

29 PE Canela II (U1-U40) PE Atacama PE Atacama PE Atacama PE Atacama

30 PE Totoral (U1-U23) PFV Tamarico PFV Tamarico PFV Tamarico PFV Tamarico

31 CER Cardones CER Cardones CER Cardones CER Cardones CER Cardones

32 PFV Ll. De Llampos PFV Ll. De Llampos PFV Ll. De Llampos PFV Ll. De Llampos PFV Ll. De Llampos

33 PFV V. Escondido PFV V. Escondido PFV V. Escondido PFV V. Escondido PFV V. Escondido

34 PFV Rio Escondido PFV Rio Escondido PFV Rio Escondido PFV Rio Escondido PFV Rio Escondido

35 PFV Luz Del Norte PE Taltal (U1-U33) PE Taltal (U1-U33) PE Taltal (U1-U33) PE Taltal (U1-U33)

36 PFV C. Del Sol PFV Luz Del Norte PFV Luz Del Norte PFV Luz Del Norte PFV Luz Del Norte

37 PFV C. Pinto PFV C. Del Sol PFV C. Del Sol PFV C. Del Sol PFV C. Del Sol

38 PE Taltal (U1-U33) PFV C. Pinto PFV C. Pinto PFV C. Pinto PFV C. Pinto

39 PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV El Pelicano PFV El Pelicano

Prioridad
Barras



 

6.4.3 ACT 3: Centro Norte 

6.4.3.1 Sub ACT Centro Norte 500 y 220 kV 

Tabla 6.20. Escenario E6: Inyección de potencia reactiva. 

 

 

S/E Polpaico 220 kV S/E Polpaico 500 kV S/E Lo Aguirre 220 kV S/E Lo Aguirre 500 kV S/E Nogales 220 kV S/E Quillota 220 kV

1 CER Polpaico CER Polpaico STATCOM C. Navia STATCOM C. Navia PFV D. Carmen Solar Nehuenco II CC1-TG

2 PFV Quilapilun STATCOM C. Navia PE La Estrella CER Polpaico STATCOM El Chacay San Isidro CC1-TG

3 PFV D. Carmen Solar PFV Quilapilun CER Polpaico PFV Quilapilun Nehuenco II CC1-TG San Isidro II CC1-TG

4 STATCOM C. Navia Sauzal U1 Sauzal U1 Sauzal U1 San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TV

5 Nehuenco II CC1-TG Sauzal U2 PFV Quilapilun Sauzal U2 San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TV

6 San Isidro CC1-TG Coya U5 Sauzal U2 Coya U5 CER Polpaico Nehuenco II CC1-TV

7 San Isidro II CC1-TG STATCOM El Chacay Coya U5 Chacayes U1 San Isidro CC1-TV STATCOM El Chacay

8 San Isidro CC1-TV Chacayes U1 Chacayes U1 Sauzal U3 San Isidro II CC1-TV PFV D. Carmen Solar

9 San Isidro II CC1-TV PFV D. Carmen Solar Sauzal U3 Sauzalito U1 Nehuenco II CC1-TV CER Polpaico

10 Nehuenco II CC1-TV Sauzal U3 Sauzalito U1 PE La Estrella PFV Quilapilun PFV Quilapilun

11 STATCOM El Chacay Sauzalito U1 PFV D. Carmen Solar STATCOM El Chacay STATCOM C. Navia STATCOM C. Navia

12 Sauzal U1 PE La Estrella STATCOM El Chacay PFV D. Carmen Solar Sauzal U1 Sauzal U1

13 Sauzal U2 Nehuenco II CC1-TG Nehuenco II CC1-TG Nehuenco II CC1-TG Sauzal U2 Sauzal U2

14 Coya U5 San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TG Coya U5 Coya U5

15 Chacayes U1 San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TG Chacayes U1 PE La Estrella

16 PE La Estrella San Isidro CC1-TV San Isidro CC1-TV San Isidro CC1-TV PE La Estrella Chacayes U1

17 Sauzal U3 San Isidro II CC1-TV San Isidro II CC1-TV San Isidro II CC1-TV Sauzal U3 Sauzal U3

18 Sauzalito U1 Nehuenco II CC1-TV Nehuenco II CC1-TV Nehuenco II CC1-TV Sauzalito U1 Sauzalito U1

Barras
Prioridad

S/E C. Navia 220 kV S/E Chena 220 kV S/E A. Jahuel 220 kV S/E L. Almendros 220 kV S/E El Salto 220 kV

1 STATCOM C. Navia STATCOM C. Navia STATCOM C. Navia STATCOM C. Navia CER Polpaico

2 PE La Estrella Sauzal U1 Sauzal U1 Sauzal U1 PFV Quilapilun

3 CER Polpaico Sauzal U2 Sauzal U2 Chacayes U1 STATCOM C. Navia

4 Sauzal U1 Coya U5 Coya U5 Sauzal U2 PFV D. Carmen Solar

5 PFV Quilapilun Chacayes U1 Chacayes U1 Coya U5 Nehuenco II CC1-TG

6 Sauzal U2 Sauzal U3 Sauzal U3 Sauzal U3 San Isidro CC1-TG

7 Coya U5 CER Polpaico Sauzalito U1 Sauzalito U1 San Isidro II CC1-TG

8 Chacayes U1 Sauzalito U1 CER Polpaico CER Polpaico San Isidro CC1-TV

9 Sauzal U3 PE La Estrella PFV Quilapilun PFV Quilapilun San Isidro II CC1-TV

10 Sauzalito U1 PFV Quilapilun PE La Estrella PE La Estrella Nehuenco II CC1-TV

11 PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar Sauzal U1

12 STATCOM El Chacay STATCOM El Chacay STATCOM El Chacay STATCOM El Chacay STATCOM El Chacay

13 Nehuenco II CC1-TG Nehuenco II CC1-TG Nehuenco II CC1-TG Nehuenco II CC1-TG Chacayes U1

14 San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TG Sauzal U2

15 San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TG Coya U5

16 San Isidro CC1-TV San Isidro CC1-TV San Isidro CC1-TV San Isidro CC1-TV Sauzal U3

17 San Isidro II CC1-TV San Isidro II CC1-TV San Isidro II CC1-TV San Isidro II CC1-TV Sauzalito U1

18 Nehuenco II CC1-TV Nehuenco II CC1-TV Nehuenco II CC1-TV Nehuenco II CC1-TV PE La Estrella

Barras
Prioridad



 

Tabla 6.21. Escenario E3: Absorción de potencia reactiva. 

 

 

 

 

 

 

S/E Polpaico 220 kV S/E Polpaico 500 kV S/E Lo Aguirre 220 kV S/E Lo Aguirre 500 kV S/E Nogales 220 kV S/E Quillota 220 kV

1 CER Polpaico CER Polpaico STATCOM C. Navia STATCOM C. Navia PFV D. Carmen Solar Nehuenco II CC1-TG

2 PFV Quilapilun STATCOM C. Navia PE La Estrella CER Polpaico STATCOM El Chacay San Isidro CC1-TG

3 PFV D. Carmen Solar PFV Quilapilun CER Polpaico PFV Quilapilun Nehuenco II CC1-TG San Isidro II CC1-TG

4 STATCOM C. Navia Sauzal U1 Sauzal U1 Sauzal U1 San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TV

5 Nehuenco II CC1-TG Sauzal U2 PFV Quilapilun Sauzal U2 San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TV

6 San Isidro CC1-TG Coya U5 Sauzal U2 Coya U5 CER Polpaico Nehuenco II CC1-TV

7 San Isidro II CC1-TG STATCOM El Chacay Coya U5 Chacayes U1 San Isidro CC1-TV STATCOM El Chacay

8 San Isidro CC1-TV Chacayes U1 Chacayes U1 Sauzal U3 San Isidro II CC1-TV PFV D. Carmen Solar

9 San Isidro II CC1-TV PFV D. Carmen Solar Sauzal U3 Sauzalito U1 Nehuenco II CC1-TV CER Polpaico

10 Nehuenco II CC1-TV Sauzal U3 Sauzalito U1 PE La Estrella PFV Quilapilun PFV Quilapilun

11 STATCOM El Chacay Sauzalito U1 PFV D. Carmen Solar STATCOM El Chacay STATCOM C. Navia STATCOM C. Navia

12 Sauzal U1 PE La Estrella STATCOM El Chacay PFV D. Carmen Solar Sauzal U1 Sauzal U1

13 Sauzal U2 Nehuenco II CC1-TG Nehuenco II CC1-TG Nehuenco II CC1-TG Sauzal U2 Sauzal U2

14 Coya U5 San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TG Coya U5 Coya U5

15 Chacayes U1 San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TG Chacayes U1 PE La Estrella

16 PE La Estrella San Isidro CC1-TV San Isidro CC1-TV San Isidro CC1-TV PE La Estrella Chacayes U1

17 Sauzal U3 San Isidro II CC1-TV San Isidro II CC1-TV San Isidro II CC1-TV Sauzal U3 Sauzal U3

18 Sauzalito U1 Nehuenco II CC1-TV Nehuenco II CC1-TV Nehuenco II CC1-TV Sauzalito U1 Sauzalito U1

Barras
Prioridad

S/E C. Navia 220 kV S/E Chena 220 kV S/E A. Jahuel 220 kV S/E L. Almendros 220 kV S/E El Salto 220 kV

1 STATCOM C. Navia STATCOM C. Navia STATCOM C. Navia STATCOM C. Navia CER Polpaico

2 PE La Estrella Sauzal U1 Sauzal U1 Sauzal U1 PFV Quilapilun

3 CER Polpaico Sauzal U2 Sauzal U2 Chacayes U1 STATCOM C. Navia

4 Sauzal U1 Coya U5 Coya U5 Sauzal U2 PFV D. Carmen Solar

5 PFV Quilapilun Chacayes U1 Chacayes U1 Coya U5 Nehuenco II CC1-TG

6 Sauzal U2 Sauzal U3 Sauzal U3 Sauzal U3 San Isidro CC1-TG

7 Coya U5 CER Polpaico Sauzalito U1 Sauzalito U1 San Isidro II CC1-TG

8 Chacayes U1 Sauzalito U1 CER Polpaico CER Polpaico San Isidro CC1-TV

9 Sauzal U3 PE La Estrella PFV Quilapilun PFV Quilapilun San Isidro II CC1-TV

10 Sauzalito U1 PFV Quilapilun PE La Estrella PE La Estrella Nehuenco II CC1-TV

11 PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar PFV D. Carmen Solar Sauzal U1

12 STATCOM El Chacay STATCOM El Chacay STATCOM El Chacay STATCOM El Chacay STATCOM El Chacay

13 Nehuenco II CC1-TG Nehuenco II CC1-TG Nehuenco II CC1-TG Nehuenco II CC1-TG Chacayes U1

14 San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TG San Isidro CC1-TG Sauzal U2

15 San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TG San Isidro II CC1-TG Coya U5

16 San Isidro CC1-TV San Isidro CC1-TV San Isidro CC1-TV San Isidro CC1-TV Sauzal U3

17 San Isidro II CC1-TV San Isidro II CC1-TV San Isidro II CC1-TV San Isidro II CC1-TV Sauzalito U1

18 Nehuenco II CC1-TV Nehuenco II CC1-TV Nehuenco II CC1-TV Nehuenco II CC1-TV PE La Estrella

Barras
Prioridad



 

6.4.3.2 Sub ACT Región Metropolitana  

Tabla 6.22. Escenario E6: Inyección de potencia reactiva. 

 

Tabla 6.23. Escenario E2: Absorción de potencia reactiva. 

 

 

 

6.4.3.3 Sub ACT V Región  

 

Tabla 6.24. Escenario E5: Inyección de potencia reactiva. 

 

 

 

Tabla 6.25. Escenario E2: Absorción de potencia reactiva. 

 

S/E Buin 220 kV S/E Polpaico 220 kV S/E A. Jahuel 220 kV S/E Los Almendros 220 kV S/E C. Navia 220 kV S/E Chena 220 kV S/E N. Lampa 220 kV S/E El Salto 220 kV

1 Carena (U1-U4) L. Los Colorados II (U8-U14) Carena (U1-U4) Alfalfal II U1 N. Renca TG Carena (U1-U4) N. Renca TG N. Renca TG

2 Puntilla 1/2 N. Renca TG Puntilla 1/2 Alfalfal II U2 N. Renca TV N. Renca TG L. Los Colorados II (U8-U14) Florida II U1

3 Florida II U1 Carena (U1-U4) Florida II U1 Alfalfal U1 Carena (U1-U4) N. Renca TV N. Renca TV N. Renca TV

4 Puntilla U3 N. Renca TV Puntilla U3 Florida II U1 L. Los Colorados II (U8-U14) Florida II U1 Carena (U1-U4) L. Los Colorados II (U8-U14)

5 Alfalfal II U1 Florida II U1 Alfalfal II U1 Carena (U1-U4) Florida II U1 Puntilla 1/2 Florida II U1 Puntilla 1/2

6 Alfalfal II U2 Puntilla 1/2 Alfalfal II U2 Las Lajas 1/2 Puntilla 1/2 Puntilla U3 Puntilla 1/2 Carena (U1-U4)

7 Alfalfal U1 Puntilla U3 Alfalfal U1 Puntilla 1/2 Puntilla U3 L. Los Colorados II (U8-U14) Puntilla U3 Puntilla U3

8 N. Renca TG Guayacan (U1-U2) N. Renca TG Queltehues U3 Guayacan (U1-U2) Guayacan (U1-U2) Guayacan (U1-U2) Queltehues U3

9 N. Renca TV Queltehues U3 N. Renca TV Queltehues U2 Queltehues U3 Alfalfal II U2 Queltehues U3 Queltehues U2

10 Guayacan (U1-U2) Queltehues U2 Guayacan (U1-U2) Volcan U1 Queltehues U2 Alfalfal II U1 Queltehues U2 Volcan U1

11 Queltehues U3 Volcan U1 Queltehues U3 Queltehues U1 Volcan U1 Queltehues U2 Volcan U1 Queltehues U1

12 Queltehues U2 Alfalfal II U2 Queltehues U2 Guayacan (U1-U2) Queltehues U1 Queltehues U3 Queltehues U1 Guayacan (U1-U2)

13 Volcan U1 Alfalfal II U1 Volcan U1 Puntilla U3 Alfalfal II U2 Volcan U1 Alfalfal II U2 Alfalfal II U2

14 Queltehues U1 Queltehues U1 Queltehues U1 N. Renca TG Alfalfal II U1 Queltehues U1 Alfalfal II U1 Alfalfal II U1

15 Las Lajas 1/2 Alfalfal U1 Las Lajas 1/2 N. Renca TV Las Lajas 1/2 Alfalfal U1 Alfalfal U1 Las Lajas 1/2

16 L. Los Colorados II (U8-U14) L. Los Colorados II (U6-U7) L. Los Colorados II (U8-U14) L. Los Colorados II (U8-U14) Alfalfal U1 Las Lajas 1/2 Las Lajas 1/2 Alfalfal U1

17 L. Los Colorados II (U6-U7) L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U6-U7) L. Los Colorados II (U6-U7) L. Los Colorados II (U6-U7) L. Los Colorados II (U6-U7) L. Los Colorados II (U6-U7) L. Los Colorados II (U6-U7)

18 L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U1-U3) L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U4-U5)

19 L. Los Colorados II (U1-U3) Las Lajas 1/2 L. Los Colorados II (U1-U3) L. Los Colorados II (U1-U3) L. Los Colorados II (U1-U3) L. Los Colorados II (U1-U3) L. Los Colorados II (U1-U3) L. Los Colorados II (U1-U3)

20 Florida III U1 Florida III U1 Florida III U1 Florida III U1 Florida III U1 Florida III U1 Florida III U1 Florida III U1

Barras
Prioridad

S/E Buin 220 kV S/E Polpaico 220 kV S/E A. Jahuel 220 kV S/E Los Almendros 220 kV S/E C. Navia 220 kV S/E Chena 220 kV S/E N. Lampa 220 kV S/E El Salto 220 kV

1 Carena (U1-U4) PFV S. Solar Carena (U1-U4) Alfalfal II U1 Carena (U1-U4) Carena (U1-U4) Carena (U1-U4) Carena (U1-U4)

2 Puntilla U3 Carena (U1-U4) Puntilla U3 Alfalfal U2 PFV L. Los Colorados PFV L. Los Colorados PFV S. Solar PFV S. Solar

3 Alfalfal II U1 PFV L. Los Colorados Alfalfal II U1 Alfalfal U1 L. Los Colorados II (U1-U3) L. Los Colorados II (U1-U3) PFV L. Los Colorados PFV L. Los Colorados

4 PFV L. Los Colorados L. Los Colorados II (U1-U3) PFV L. Los Colorados Carena (U1-U4) PFV S. Solar PFV S. Solar L. Los Colorados II (U1-U3) L. Los Colorados II (U1-U3)

5 PFV S. Solar L. Los Colorados II (U6-U7) PFV S. Solar Puntilla U3 L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U4-U5)

6 L. Los Colorados II (U1-U3) L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U1-U3) Guayacan (U1-U2) L. Los Colorados II (U6-U7) L. Los Colorados II (U6-U7) L. Los Colorados II (U6-U7) L. Los Colorados II (U6-U7)

7 L. Los Colorados II (U4-U5) L. Los Colorados II (U8-U14) L. Los Colorados II (U6-U7) Las Lajas 1/2 L. Los Colorados II (U8-U14) L. Los Colorados II (U8-U14) L. Los Colorados II (U8-U14) L. Los Colorados II (U8-U14)

8 L. Los Colorados II (U6-U7) Puntilla U3 L. Los Colorados II (U4-U5) Queltehues U3 Puntilla U3 Puntilla U3 Puntilla U3 Puntilla U3

9 L. Los Colorados II (U8-U14) Florida II U1 Alfalfal U1 Florida II U1 Florida II U1 Guayacan (U1-U2) Florida II U1 Florida II U1

10 Alfalfal U1 Guayacan (U1-U2) Alfalfal U2 PFV L. Los Colorados Guayacan (U1-U2) Florida II U1 Guayacan (U1-U2) Guayacan (U1-U2)

11 Alfalfal U2 Alfalfal II U1 L. Los Colorados II (U8-U14) PFV S. Solar Alfalfal II U1 Alfalfal II U1 Alfalfal II U1 Alfalfal II U1

12 Guayacan (U1-U2) Queltehues U3 Guayacan (U1-U2) L. Los Colorados II (U1-U3) Queltehues U3 Queltehues U3 Queltehues U3 Queltehues U3

13 Florida II U1 Alfalfal U1 Florida II U1 L. Los Colorados II (U4-U5) Alfalfal U1 Alfalfal U1 Alfalfal U1 Alfalfal U1

14 Queltehues U3 Alfalfal U2 Queltehues U3 L. Los Colorados II (U6-U7) Alfalfal U2 Alfalfal U2 Alfalfal U2 Alfalfal U2

15 Las Lajas 1/2 Las Lajas 1/2 Las Lajas 1/2 L. Los Colorados II (U8-U14) Las Lajas 1/2 Las Lajas 1/2 Las Lajas 1/2 Las Lajas 1/2

16 Florida III U1 Florida III U1 Florida III U1 Puntilla 1/2 Florida III U1 Florida III U1 Florida III U1 Florida III U1

17 Puntilla 1/2 Puntilla 1/2 Puntilla 1/2 Queltehues U1 Puntilla 1/2 Puntilla 1/2 Puntilla 1/2 Puntilla 1/2

18 Queltehues U1 Queltehues U1 Queltehues U1 Queltehues U2 Queltehues U1 Queltehues U1 Queltehues U1 Queltehues U1

19 Queltehues U2 Queltehues U2 Queltehues U2 Florida III U1 Queltehues U2 Queltehues U2 Queltehues U2 Queltehues U2

20 Volcan U1 Volcan U1 Volcan U1 Volcan U1 Volcan U1 Volcan U1 Volcan U1 Volcan U1

Barras
Prioridad

S/E Ventanas 110 kV S/E Cerro Calera 110 kV S/E Las Vegas 110 kV S/E San Pedro 110 kV S/E Torquemada 110 kV S/E Concon 110 kV

1 Campiche U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1

2 N. Ventanas U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1

3 Aconcagua U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1

Barras
Prioridad

S/E Quillota 110 kV S/E Miraflores 110 kV S/E Valparaiso 110 kV S/E Agua Santa 110 kV S/E La Polvora 110 kV S/E Cent. L. Verde 110 kV

1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1

2 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1

3 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1

Barras
Prioridad

S/E Ventanas 110 kV S/E Cerro Calera 110 kV S/E Las Vegas 110 kV S/E San Pedro 110 kV S/E Torquemada 110 kV S/E Concon 110 kV

1 N. Ventanas U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1

2 Campiche U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1

3 Aconcagua U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1

Barras
Prioridad



 

 

 

 

 

6.4.4 ACT 4: Centro Sur 

6.4.4.1 Sub ACT Centro Sur 500 y 220 kV 

Tabla 6.26. Escenario E4: Inyección de potencia reactiva. 

 

S/E Quillota 110 kV S/E Miraflores 110 kV S/E Valparaiso 110 kV S/E Agua Santa 110 kV S/E La Polvora 110 kV S/E Cent. L. Verde 110 kV

1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1 Aconcagua U1

2 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1 N. Ventanas U1

3 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1 Campiche U1

Barras
Prioridad

S/E Alto Jahuel 500kV S/E Ancoa 500kV S/E Entre Ríos 500kV S/E Charrúa 500kV S/E Alto Jahuel 220kV S/E Maipo 220kV

1 Colbún U1 Colbún U1 S.María S.María Chacayes U1/U2 Chacayes U1/U2

2 Machic. U1 Machic. U1 Abanico U1 Abanico U1 Colbún U1 Colbún U1

3 Machic. U2 Machic. U2 Angost. U1 Angost. U1 Machic. U1 Machic. U1

4 L.Alta L.Alta Pang. U1 Pang. U1 Machic. U2 Machic. U2

5 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1 Rucue U1 Rucue U1 L.Alta L.Alta

6 Abanico U1 S.María S.Fé 2 S.Fé 2 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1

7 S.María Abanico U1 Pacífico 1 Pacífico 1 Abanico U1 Abanico U1

8 Chacayes U1/U2 Angost. U1 Quille. U1 Quille. U1 S.María S.María

9 Angost. U1 Pang. U1 Colbún U1 Mamp. U1 Angost. U1 Angost. U1

10 Pang. U1 Rucue U1 Mamp. U1 Colbún U1 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1

11 Rucue U1 S.Fé 2 Machic. U2 Machic. U2 Pang. U1 L.Mina U1

12 S.Fé 2 Pacífico 1 Machic. U1 Machic. U1 L.Mina U1 Pang. U1

13 Pacífico 1 Quille. U1 Antuco U1 Antuco U1 Rucue U1 Rucue U1

14 Quille. U1 Mamp. U1 L.Alta L.Alta S.Fé 2 S.Fé 2

15 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1 L.Hierr. U1 Llauquer. Pacífico 1 Pacífico 1

16 Mamp. U1 L.Mina U1 Llauquer. L.Hierr. U1 Quille. U1 Quille. U1

17 L.Mina U1 Antuco U1 El To. U1/U2/U3 El To. U1/U2/U3 Mamp. U1 Mamp. U1

18 Antuco U1 Chacayes U1/U2 Ralco U1 Ralco U1 Antuco U1 Antuco U1

19 Llauquer. Llauquer. Ralco U2 Ralco U2 Llauquer. Llauquer.

20 El To. U1/U2/U3 El To. U1/U2/U3 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1 El To. U1/U2/U3 El To. U1/U2/U3

21 Ralco U1 Ralco U1 L.Mina U1 L.Mina U1 Ralco U1 Ralco U1

22 Ralco U2 Ralco U2 Chacayes U1/U2 Palmu. Ralco U2 Ralco U2

23 Palmu. Palmu. Palmu. Chacayes U1/U2 Palmu. Palmu.

Barras
Prioridad



 

 

 

Tabla 6.27. Escenario E6: Absorción de potencia reactiva. 

 

 

 

 

S/E La Candelaria 220kV S/E Puente Negro 220kV S/E Colbún 220kV S/E Ancoa 220kV S/E Entre Ríos 220kV S/E Charrúa 220kV S/E Mulchén 220kV S/E Cautín 220kV

1 Chacayes U1/U2 Colbún U1 Colbún U1 Colbún U1 S.María S.María Angost. U1 Angost. U1

2 Colbún U1 Machic. U1 Machic. U1 Machic. U1 Abanico U1 Abanico U1 S.María S.María

3 Machic. U1 Machic. U2 Machic. U2 Machic. U2 Angost. U1 Angost. U1 Abanico U1 Abanico U1

4 Machic. U2 L.Alta L.Alta L.Alta Pang. U1 Pang. U1 Pang. U1 Pang. U1

5 L.Alta L.Hierr. U1 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1 Rucue U1 Rucue U1 Rucue U1 Rucue U1

6 L.Hierr. U1 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1 S.Fé 2 S.Fé 2 S.Fé 2 S.Fé 2

7 CH R.Colorado U1 L.Mina U1 L.Mina U1 L.Mina U1 Pacífico 1 Pacífico 1 Pacífico 1 Pacífico 1

8 L.Mina U1 Chacayes U1/U2 Abanico U1 Abanico U1 Quille. U1 Quille. U1 Quille. U1 Quille. U1

9 Abanico U1 Abanico U1 S.María S.María Mamp. U1 Mamp. U1 Mamp. U1 Mamp. U1

10 S.María S.María Chacayes U1/U2 Chacayes U1/U2 Antuco U1 Antuco U1 Antuco U1 Antuco U1

11 Angost. U1 Angost. U1 Angost. U1 Angost. U1 Llauquer. Llauquer. Llauquer. Llauquer.

12 Pang. U1 Pang. U1 Pang. U1 Pang. U1 El To. U1/U2/U3 El To. U1/U2/U3 El To. U1/U2/U3 El To. U1/U2/U3

13 Rucue U1 Rucue U1 Rucue U1 Rucue U1 Ralco U2 Ralco U2 Ralco U2 Ralco U2

14 S.Fé 2 S.Fé 2 S.Fé 2 S.Fé 2 Ralco U1 Ralco U1 Ralco U1 Ralco U1

15 Pacífico 1 Pacífico 1 Pacífico 1 Pacífico 1 Colbún U1 Colbún U1 Colbún U1 Colbún U1

16 Quille. U1 Quille. U1 Quille. U1 Quille. U1 Machic. U2 Palmu. Palmu. Palmu.

17 Mamp. U1 Mamp. U1 Mamp. U1 Mamp. U1 Machic. U1 Machic. U2 Machic. U1 Machic. U1

18 Antuco U1 Antuco U1 Antuco U1 Antuco U1 Palmu. Machic. U1 Machic. U2 Machic. U2

19 Llauquer. Llauquer. Llauquer. Llauquer. L.Alta L.Alta L.Alta L.Alta

20 El To. U1/U2/U3 El To. U1/U2/U3 El To. U1/U2/U3 El To. U1/U2/U3 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1

21 Ralco U1 Ralco U1 Ralco U1 Ralco U1 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1

22 Ralco U2 Ralco U2 Ralco U2 Ralco U2 L.Mina U1 L.Mina U1 L.Mina U1 L.Mina U1

23 Palmu. Palmu. Palmu. Palmu. Chacayes U1/U2 Chacayes U1/U2 Chacayes U1/U2 Chacayes U1/U2

Barras
Prioridad

S/E Alto Jahuel 500kV S/E Ancoa 500kV S/E Entre Ríos 500kV S/E Charrúa 500kV S/E Alto Jahuel 220kV S/E Maipo 220kV

1 Machic. U1 Machic. U1 Ralco U1 Ralco U1 Chacayes U1/U2 Chacayes U1/U2

2 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1 Antuco U2 Antuco U2 Machic. U1 Machic. U1

3 L.Alta Ralco U1 Pang. U1 Pang. U1 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1

4 Ralco U1 L.Alta Abanico U1 Abanico U1 L.Alta L.Alta

5 Chacayes U1/U2 Antuco U2 S. Fe Ener. S. Fe Ener. Ralco U1 Ralco U1

6 Antuco U2 Pang. U1 S.Fé 2 S.Fé 2 Antuco U2 Antuco U2

7 Pang. U1 Abanico U1 Machic. U1 Laja Pang. U1 Pang. U1

8 Abanico U1 S. Fe Ener. Laja Angost. U1 Abanico U1 Abanico U1

9 S. Fe Ener. S.Fé 2 Angost. U1 Angost. U2 L.Mina U1 L.Mina U1

10 S.Fé 2 Laja Angost. U2 Cholguán S. Fe Ener. S. Fe Ener.

11 L.Mina U1 L.Mina U1 Cholguán Machic. U1 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1

12 Laja Angost. U1 L.Hierr. U1 Quille. U1 S.Fé 2 S.Fé 2

13 CH R.Colorado U1 Angost. U2 L.Alta Quille. U2 Laja Laja

14 Angost. U1 Cholguán Quille. U1 Rucue U2 Angost. U1 Angost. U1

15 Angost. U2 Chacayes U1/U2 Quille. U2 Rucue U1 Angost. U2 Angost. U2

16 Cholguán CH R.Colorado U1 Rucue U2 L.Hierr. U1 Cholguán Cholguán

17 Quille. U1 Quille. U1 Rucue U1 L.Alta Quille. U1 Quille. U1

18 Quille. U2 Quille. U2 Peuch. U2 Peuch. U2 Quille. U2 Quille. U2

19 Rucue U1 Rucue U1 Mamp. U1 Mamp. U1 Rucue U1 Rucue U1

20 Rucue U2 Rucue U2 Mamp. U2 Mamp. U2 Rucue U2 Rucue U2

21 Peuch. U2 Peuch. U2 Peuch. U1 Peuch. U1 Peuch. U2 Peuch. U2

22 Mamp. U2 Mamp. U2 Palmu. Palmu. Mamp. U2 Mamp. U2

23 Mamp. U1 Mamp. U1 L.Mina U1 L.Mina U1 Mamp. U1 Mamp. U1

24 Peuch. U1 Peuch. U1 Chacayes U1/U2 Chacayes U1/U2 Peuch. U1 Peuch. U1

25 Palmu. Palmu. CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1 Palmu. Palmu.

Barras
Prioridad



 

 

 

 

6.4.4.2 Sub ACT Zona 154 kV  

Tabla 6.28. Escenario E5: Inyección de potencia reactiva. 

 

S/E La Candelaria 220kV S/E Puente Negro 220kV S/E Colbún 220kV S/E Ancoa 220kV S/E Entre Ríos 220kV S/E Charrúa 220kV S/E Mulchén 220kV S/E Cautín 220kV

1 Chacayes U1/U2 Machic. U1 Machic. U1 Machic. U1 Ralco U1 Ralco U1 Angost. U1 Angost. U1

2 Machic. U1 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1 Antuco U2 Antuco U2 Angost. U2 Angost. U2

3 L.Hierr. U1 L.Alta L.Alta L.Alta Pang. U1 Pang. U1 Ralco U1 Ralco U1

4 L.Alta Chacayes U1/U2 L.Mina U1 L.Mina U1 Abanico U1 Abanico U1 Antuco U2 Antuco U2

5 L.Mina U1 L.Mina U1 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1 S. Fe Ener. S. Fe Ener. Pang. U1 Pang. U1

6 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1 Chacayes U1/U2 Chacayes U1/U2 S.Fé 2 S.Fé 2 Abanico U1 Abanico U1

7 Ralco U1 Ralco U1 Ralco U1 Ralco U1 Laja Laja S. Fe Ener. S. Fe Ener.

8 Antuco U2 Antuco U2 Antuco U2 Antuco U2 Angost. U2 Angost. U2 S.Fé 2 S.Fé 2

9 Pang. U1 Pang. U1 Pang. U1 Pang. U1 Angost. U1 Angost. U1 Laja Laja

10 Abanico U1 Abanico U1 Abanico U1 Abanico U1 Cholguán Cholguán Cholguán Cholguán

11 S. Fe Ener. S. Fe Ener. S. Fe Ener. S. Fe Ener. Quille. U2 Quille. U2 Quille. U2 Quille. U2

12 S.Fé 2 S.Fé 2 S.Fé 2 S.Fé 2 Quille. U1 Quille. U1 Quille. U1 Quille. U1

13 Laja Laja Laja Laja Rucue U2 Rucue U2 Rucue U2 Rucue U2

14 Angost. U1 Angost. U1 Angost. U1 Angost. U1 Rucue U1 Rucue U1 Rucue U1 Rucue U1

15 Angost. U2 Angost. U2 Angost. U2 Angost. U2 Peuch. U2 Peuch. U2 Peuch. U2 Peuch. U2

16 Cholguán Cholguán Cholguán Cholguán Mamp. U1 Mamp. U1 Mamp. U1 Mamp. U1

17 Quille. U1 Quille. U1 Quille. U1 Quille. U1 Mamp. U2 Mamp. U2 Mamp. U2 Mamp. U2

18 Quille. U2 Quille. U2 Quille. U2 Quille. U2 Peuch. U1 Peuch. U1 Peuch. U1 Peuch. U1

19 Rucue U1 Rucue U1 Rucue U1 Rucue U1 Palmu. Palmu. Palmu. Palmu.

20 Rucue U2 Rucue U2 Rucue U2 Rucue U2 Machic. U1 Machic. U1 Machic. U1 Machic. U1

21 Peuch. U2 Peuch. U2 Peuch. U2 Peuch. U2 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1 L.Hierr. U1

22 Mamp. U2 Mamp. U2 Mamp. U2 Mamp. U2 L.Alta L.Alta L.Alta L.Alta

23 Mamp. U1 Mamp. U1 Mamp. U1 Mamp. U1 L.Mina U1 L.Mina U1 L.Mina U1 L.Mina U1

24 Peuch. U1 Peuch. U1 Peuch. U1 Peuch. U1 Chacayes U1/U2 Chacayes U1/U2 Chacayes U1/U2 Chacayes U1/U2

25 Palmu. Palmu. Palmu. Palmu. CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1 CH R.Colorado U1

Barras
Prioridad

S/E P. de Cortes 154 kV S/E A. Jahuel 154 kV S/E Paine 154 kV S/E Rancagua 154 kV S/E Fátima 154 kV S/E Tinguiririca 154 kV

1 Pacífico Pacífico Pacífico Pacífico Pacífico C. Viejo U1

2 C. Viejo U1 C. Viejo U1 C. Viejo U1 C. Viejo U1 C. Viejo U1 Pacífico

3 San Ignacio La Higuera U1 San Ignacio San Ignacio San Ignacio San Ignacio

4 Licantén San Ignacio La Higuera U1 Licantén La Higuera U1 Licantén

5 La Higuera U1 La Confluencia U1 Licantén La Higuera U1 Licantén Viñales

6 Viñales Licantén La Confluencia U1 Viñales La Confluencia U1 Lircay U2

7 Lircay U2 Ancoa U1 Ancoa U1 Lircay U2 Ancoa U1 Lircay U1

8 Lircay U1 Lircay U2 Lircay U2 Lircay U1 Lircay U2 Mariposas

9 Mariposas Lircay U1 Lircay U1 Mariposas Lircay U1 Providencia

10 Providencia Mariposas Mariposas Providencia Mariposas La Higuera U1

11 Ancoa U1 Providencia Providencia Ancoa U1 Providencia Curillinque

12 La Confluencia U1 Viñales Viñales La Confluencia U1 Viñales Ancoa U1

13 Curillinque El paso 1/2 Curillinque Curillinque El paso 1/2 La Confluencia U1

14 El paso 1/2 Palacios El paso 1/2 El paso 1/2 Curillinque El paso 1/2

15 Palacios San Andrés 1/2 Palacios Palacios Palacios Palacios

16 San Andrés 1/2 Curillinque San Andrés 1/2 San Andrés 1/2 San Andrés 1/2 San Andrés 1/2

17 Isla 1/2 Isla 1/2 Isla 1/2 Isla 1/2 Isla 1/2 Isla 1/2

18 Cipreses U1 Cipreses U1 Cipreses U1 Cipreses U1 Cipreses U1 Cipreses U1

19 PE El Maitén (U1-U3) PE El Maitén (U1-U3) PE El Maitén (U1-U3) PE El Maitén (U1-U3) PE El Maitén (U1-U3) PE El Maitén (U1-U3)

20 Celco N. Aldea N. Aldea Celco N. Aldea Celco

21 N. Aldea N. Aldea III Celco N. Aldea N. Aldea III Cipreses U3

22 Cipreses U3 Celco N. Aldea III N. Aldea III Celco N. Aldea

23 N. Aldea III Cipreses U3 Cipreses U3 Cipreses U3 Cipreses U3 N. Aldea III

24 O. de Agua Ancoa U2 Ancoa U2 O. de Agua Ancoa U2 O. de Agua

25 Ancoa U2 O. de Agua O. de Agua Ancoa U2 O. de Agua Ancoa U2

Barras
Prioridad



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.29. Escenario E4: Absorción de potencia reactiva. 

 

S/E Itahue 154 kV S/E Parral 154 kV S/E Maule 154 kV S/E Pueblo seco 154 kV S/E Monterrico 154 kV S/E Chillán 154 kV S/E Linares 154 kV

1 San Ignacio Ancoa U1 Ancoa U1 PE El Maitén (U1-U3) Ancoa U1 PE El Maitén (U1-U3) Ancoa U1

2 Licantén N. Aldea Lircay U2 Ancoa U1 N. Aldea Ancoa U1 Lircay U2

3 Viñales Lircay U2 Lircay U1 N. Aldea N. Aldea III N. Aldea Lircay U1

4 C. Viejo U1 Lircay U1 Mariposas N. Aldea III PE El Maitén (U1-U3) N. Aldea III Mariposas

5 Lircay U2 Mariposas Providencia San Ignacio Lircay U2 San Ignacio Providencia

6 Lircay U1 N. Aldea III San Ignacio Lircay U2 Lircay U1 Lircay U2 San Ignacio

7 Mariposas Providencia Viñales Lircay U1 Mariposas Lircay U1 Viñales

8 Providencia San Ignacio Licantén Mariposas Providencia Mariposas Licantén

9 Curillinque Viñales C. Viejo U1 Providencia San Ignacio Providencia N. Aldea

10 Ancoa U1 Licantén Curillinque Licantén Viñales Licantén N. Aldea III

11 Isla 1/2 PE El Maitén (U1-U3) Isla 1/2 Viñales Licantén Viñales C. Viejo U1

12 Cipreses U1 C. Viejo U1 Cipreses U1 C. Viejo U1 C. Viejo U1 C. Viejo U1 Curillinque

13 Pacífico Curillinque N. Aldea Pacífico Curillinque Pacífico PE El Maitén (U1-U3)

14 La Higuera U1 Isla 1/2 Celco La Higuera U1 Isla 1/2 La Higuera U1 Isla 1/2

15 La Confluencia U1 Cipreses U1 N. Aldea III Curillinque Cipreses U1 Curillinque Cipreses U1

16 Celco Celco La Higuera U1 La Confluencia U1 Pacífico La Confluencia U1 Celco

17 El paso 1/2 La Higuera U1 Pacífico El paso 1/2 La Higuera U1 El paso 1/2 La Higuera U1

18 Palacios Pacífico La Confluencia U1 Palacios La Confluencia U1 Palacios Pacífico

19 San Andrés 1/2 La Confluencia U1 PE El Maitén (U1-U3) Isla 1/2 Celco Isla 1/2 La Confluencia U1

20 Cipreses U3 El paso 1/2 El paso 1/2 San Andrés 1/2 El paso 1/2 San Andrés 1/2 El paso 1/2

21 N. Aldea Palacios Palacios Cipreses U1 Palacios Cipreses U1 Palacios

22 N. Aldea III San Andrés 1/2 San Andrés 1/2 Celco San Andrés 1/2 Celco San Andrés 1/2

23 PE El Maitén (U1-U3) Cipreses U3 Cipreses U3 Cipreses U3 Cipreses U3 Cipreses U3 Cipreses U3

24 Ancoa U2 Ancoa U2 Ancoa U2 O. de Agua Ancoa U2 O. de Agua Ancoa U2

25 O. de Agua O. de Agua O. de Agua Ancoa U2 O. de Agua Ancoa U2 O. de Agua

Barras
Prioridad

S/E P. de Cortes 154 kV S/E A. Jahuel 154 kV S/E Paine 154 kV S/E Rancagua 154 kV S/E Fátima 154 kV S/E Tinguiririca 154 kV

1 Pacífico Pacífico Pacífico Pacífico Pacífico C. Viejo U2

2 C. Viejo U2 C. Viejo U2 C. Viejo U2 C. Viejo U2 C. Viejo U2 Curillinque

3 Curillinque Viñales Curillinque Curillinque Curillinque Viñales

4 Viñales Curillinque Viñales Viñales Viñales Ancoa U1

5 Ancoa U1 Ancoa U1 Ancoa U1 Ancoa U1 Ancoa U1 Pacífico

6 San Ignacio San Ignacio San Ignacio San Ignacio San Ignacio San Ignacio

7 Isla 1/2 La Higuera U1 La Higuera U1 Isla 1/2 La Higuera U1 Isla 1/2

8 O. de Agua La Higuera U2 La Higuera U2 O. de Agua La Higuera U2 O. de Agua

9 Licantén N. Aldea III Isla 1/2 Licantén Isla 1/2 Licantén

10 La Higuera U1 Licantén Licantén La Higuera U1 Licantén La Higuera U1

11 La Higuera U2 Isla 1/2 O. de Agua La Higuera U2 O. de Agua La Higuera U2

12 N. Aldea III O. de Agua N. Aldea III N. Aldea III N. Aldea III La Confluencia U1

13 La Confluencia U1 La Confluencia U1 La Confluencia U1 La Confluencia U1 La Confluencia U1 La Confluencia U2

14 La Confluencia U2 La Confluencia U2 La Confluencia U2 La Confluencia U2 La Confluencia U2 N. Aldea III

15 El paso 1/2 Itata El paso 1/2 El paso 1/2 El paso 1/2 El paso 1/2

16 El paso U3 PE El Maitén (U1-U3) El paso U3 El paso U3 El paso U3 El paso U3

17 San Andrés 1/2 El paso 1/2 San Andrés 1/2 San Andrés 1/2 San Andrés 1/2 San Andrés 1/2

18 Palacios El paso U3 Itata Palacios Itata Palacios

19 Lircay U1 San Andrés 1/2 Palacios Lircay U1 PE El Maitén (U1-U3) Lircay U1

20 Itata Palacios PE El Maitén (U1-U3) Itata Palacios Providencia

21 PE El Maitén (U1-U3) Lircay U1 Lircay U1 PE El Maitén (U1-U3) Lircay U1 Mariposas

22 Providencia Providencia Providencia Providencia Providencia Itata

23 Mariposas Mariposas Mariposas Mariposas Mariposas PE El Maitén (U1-U3)

24 Celco Celco Celco Celco Celco Celco

25 N. Aldea N. Aldea N. Aldea N. Aldea N. Aldea N. Aldea

26 C. Viejo U1 C. Viejo U1 C. Viejo U1 C. Viejo U1 C. Viejo U1 C. Viejo U1

27 Ancoa U2 Ancoa U2 Ancoa U2 Ancoa U2 Ancoa U2 Ancoa U2

28 Lircay U2 Lircay U2 Lircay U2 Lircay U2 Lircay U2 Lircay U2

Barras
Prioridad



 

 

 

 

6.4.4.3 Sub ACT Concepción  

Tabla 6.30. Escenario E2: Inyección de potencia reactiva. 

 

 

Tabla 6.31. Escenario E2: Absorción de potencia reactiva. 

  

S/E Itahue 154 kV S/E Parral 154 kV S/E Maule 154 kV S/E Pueblo seco 154 kV S/E Monterrico 154 kV S/E Chillán 154 kV S/E Linares 154 kV

1 Curillinque Ancoa U1 Ancoa U1 Itata N. Aldea III Itata Ancoa U1

2 Viñales N. Aldea III San Ignacio N. Aldea III Ancoa U1 N. Aldea III N. Aldea III

3 C. Viejo U2 Viñales Viñales PE El Maitén (U1-U3) N. Aldea PE El Maitén (U1-U3) San Ignacio

4 San Ignacio San Ignacio Curillinque Ancoa U1 Itata Ancoa U1 Viñales

5 Isla 1/2 N. Aldea N. Aldea III Viñales PE El Maitén (U1-U3) Viñales Curillinque

6 O. de Agua Itata Licantén N. Aldea Viñales N. Aldea Licantén

7 Ancoa U1 Curillinque Lircay U1 San Ignacio San Ignacio San Ignacio Lircay U1

8 Licantén PE El Maitén (U1-U3) Providencia Curillinque Curillinque Curillinque Providencia

9 N. Aldea III Licantén Mariposas C. Viejo U2 Licantén C. Viejo U2 N. Aldea

10 Lircay U1 Lircay U1 C. Viejo U2 Licantén C. Viejo U2 Licantén Mariposas

11 Providencia C. Viejo U2 Isla 1/2 Isla 1/2 Lircay U1 Isla 1/2 C. Viejo U2

12 Mariposas Providencia O. de Agua O. de Agua Providencia O. de Agua Itata

13 Celco Mariposas Itata Lircay U1 Isla 1/2 Lircay U1 Isla 1/2

14 Pacífico Isla 1/2 PE El Maitén (U1-U3) Celco O. de Agua Celco O. de Agua

15 Itata O. de Agua Celco Providencia Mariposas Providencia PE El Maitén (U1-U3)

16 La Higuera U1 Celco N. Aldea Pacífico Celco Pacífico Celco

17 La Higuera U2 La Higuera U1 La Higuera U1 Mariposas Pacífico Mariposas La Higuera U1

18 PE El Maitén (U1-U3) La Higuera U2 La Higuera U2 La Higuera U1 La Higuera U1 La Higuera U1 La Higuera U2

19 La Confluencia U1 Pacífico Pacífico La Higuera U2 La Higuera U2 La Higuera U2 Pacífico

20 La Confluencia U2 La Confluencia U1 La Confluencia U1 La Confluencia U1 La Confluencia U1 La Confluencia U1 La Confluencia U1

21 El paso 1/2 La Confluencia U2 La Confluencia U2 La Confluencia U2 La Confluencia U2 La Confluencia U2 La Confluencia U2

22 El paso U3 El paso 1/2 El paso 1/2 El paso 1/2 El paso 1/2 El paso 1/2 El paso 1/2

23 San Andrés 1/2 El paso U3 El paso U3 El paso U3 El paso U3 El paso U3 El paso U3

24 Palacios San Andrés 1/2 San Andrés 1/2 San Andrés 1/2 San Andrés 1/2 San Andrés 1/2 San Andrés 1/2

25 N. Aldea Palacios Palacios Palacios Palacios Palacios Palacios

26 Ancoa U2 Lircay U2 Lircay U2 C. Viejo U1 Ancoa U2 C. Viejo U1 Ancoa U2

27 Lircay U2 Ancoa U2 Ancoa U2 Ancoa U2 Lircay U2 Ancoa U2 C. Viejo U1

28 C. Viejo U1 C. Viejo U1 C. Viejo U1 Lircay U2 C. Viejo U1 Lircay U2 Lircay U2

Barras
Prioridad

S/E San Vicente 154kV S/E Hualpén 220kV S/E Hualpén 154kV S/E Concepción 220kV S/E Concepción 154kV S/E Lagunillas 220kV S/E Lagunillas 154kV S/E Coronel 154kV

1 PetroPower MAPA TG8 PetroPower PetroPower PetroPower MAPA TG8 Arauco U1 Arauco U1

2 Escuadrón U1 PetroPower Escuadrón U1 Escuadrón U1 Escuadrón U1 MAPA TG7 Escuadrón U1 Escuadrón U1

3 Arauco U1 MAPA TG7 Arauco U1 Arauco U1 Arauco U1 Arauco U1 MAPA TG8 MAPA TG8

4 MAPA TG8 Escuadrón U1 MAPA TG8 MAPA TG8 MAPA TG8 Escuadrón U1 MAPA TG7 MAPA TG7

5 MAPA TG7 Arauco U1 MAPA TG7 MAPA TG7 MAPA TG7 PetroPower PetroPower PetroPower

Prioridad
Barras

S/E San Vicente 154kV S/E Hualpén 220kV S/E Hualpén 154kV S/E Concepción 220kV S/E Concepción 154kV S/E Lagunillas 220kV S/E Lagunillas 154kV S/E Coronel 154kV

1 PetroPower MAPA TG8 PetroPower PetroPower PetroPower MAPA TG8 Arauco U1 Arauco U1

2 Escuadrón U1 PetroPower Escuadrón U1 Escuadrón U1 Escuadrón U1 MAPA TG7 Escuadrón U1 Escuadrón U1

3 Arauco U1 MAPA TG7 Arauco U1 Arauco U1 Arauco U1 Arauco U1 MAPA TG8 MAPA TG8

4 MAPA TG8 Escuadrón U1 MAPA TG8 MAPA TG8 MAPA TG8 Escuadrón U1 MAPA TG7 MAPA TG7

5 MAPA TG7 Arauco U1 MAPA TG7 MAPA TG7 MAPA TG7 PetroPower PetroPower PetroPower

Prioridad
Barras



 

6.4.5 ACT 5: Sur 

Tabla 6.32. Escenario E5: Inyección de potencia reactiva. 

 

Tabla 6.33. Escenario E5: Inyección de potencia reactiva (continuación). 

 

S/E Cautín 220 kV S/E Ciruelos 220 kV S/E Valdivia 220 kV S/E C. de Huichahue 220 kV S/E N. Pichirropulli 220 kV S/E Rahue 220 kV

1 Valdivia U1 Valdivia U1 Calle Calle (U1-U7) PE Caman - Etapa I CER P. Montt Rucatayo U1

2 Pullinque U1 Calle Calle (U1-U7) Valdivia U1 Valdivia U1 PE Caman - Etapa I CER P. Montt

3 Calle Calle (U1-U7) PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I Calle Calle (U1-U7) Valdivia U1 Pilmaiquen U1/2

4 PE Caman - Etapa I Pullinque U1 Pullinque U1 CER P. Montt Rucatayo U1 PE Puelche Sur

5 Carilafquen (U1-U2) CER P. Montt CER P. Montt Rucatayo U1 Calle Calle (U1-U7) PE Caman - Etapa I

6 CER P. Montt Rucatayo U1 Rucatayo U1 Pullinque U1 Pilmaiquen U1/2 Valdivia U1

7 Rucatayo U1 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pullinque U1 Lican (U1-U2)

8 Pilmaiquen U1/2 PE Puelche Sur PE Puelche Sur PE Puelche Sur PE Puelche Sur Calle Calle (U1-U7)

9 Malalcahuello (U1-U2) Trincao (U1-U10) Trincao (U1-U10) Trincao (U1-U10) PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43)

10 PE Puelche Sur PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43) Trincao (U1-U10) Trincao (U1-U10)

11 Trincao (U1-U10) PE San Pedro (U1-U18) PE San Pedro (U1-U18) PE San Pedro (U1-U18) PE San Pedro (U1-U18) Pullinque U1

12 PE Aurora (U1-U43) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Correntoso U1

13 PE San Pedro (U1-U18) Canutillar U1/2 Canutillar U1/2 Canutillar U1/2 Canutillar U1/2 Palmar U1

14 Lican (U1-U2) Correntoso U1 Correntoso U1 Correntoso U1 Correntoso U1 PE San Pedro (U1-U18)

15 Canutillar U1/2 Palmar U1 Palmar U1 Palmar U1 Palmar U1 Mocho U1

16 Correntoso U1 Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2) Mocho U1 Mocho U1 Canutillar U1/2

17 Palmar U1 Mocho U1 Mocho U1 Carilafquen (U1-U2) Cumbres U1 Cumbres U1

18 Mocho U1 Cumbres U1 Cumbres U1 Cumbres U1 Pulelfu U1 Pulelfu U1

19 Cumbres U1 Malalcahuello (U1-U2) Pulelfu U1 Pulelfu U1 Carilafquen (U1-U2) Capullo U1

20 Pulelfu U1 Pulelfu U1 Capullo U1 Capullo U1 Capullo U1 Carilafquen (U1-U2)

21 Capullo U1 Capullo U1 Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2) Trapen (U1-U50)_N1/2 Trapen (U1-U50)_N1/2

22 Trapen (U1-U50)_N1/2 Trapen (U1-U50)_N1/2 Trapen (U1-U50)_N1/2 Trapen (U1-U50)_N1/2 Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2)

23 PE San Pedro II (U1-U13) PE San Pedro II (U1-U13) PE San Pedro II (U1-U13) PE San Pedro II (U1-U13) PE San Pedro II (U1-U13) PE San Pedro II (U1-U13)

Barras
Prioridad

S/E Tineo 220 kV S/E P. Montt 220 kV S/E Pargua 220 kV S/E N. Ancud 220 kV S/E Chiloé 220 kV S/E Gamboa 220 kV

1 CER P. Montt CER P. Montt CER P. Montt Trincao (U1-U10) Trincao (U1-U10) Trincao (U1-U10)

2 Trincao (U1-U10) Canutillar U1/2 Trincao (U1-U10) CER P. Montt PE San Pedro (U1-U18) PE San Pedro (U1-U18)

3 PE Aurora (U1-U43) Trincao (U1-U10) PE San Pedro (U1-U18) PE San Pedro (U1-U18) CER P. Montt CER P. Montt

4 PE Puelche Sur PE San Pedro (U1-U18) PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43)

5 PE San Pedro (U1-U18) PE Aurora (U1-U43) Canutillar U1/2 PE Puelche Sur PE Puelche Sur PE Puelche Sur

6 Rucatayo U1 PE Puelche Sur PE Puelche Sur Rucatayo U1 Rucatayo U1 Rucatayo U1

7 Canutillar U1/2 Rucatayo U1 Rucatayo U1 Canutillar U1/2 Canutillar U1/2 Canutillar U1/2

8 PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I

9 Valdivia U1 Valdivia U1 Valdivia U1 Valdivia U1 Valdivia U1 Valdivia U1

10 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2

11 Calle Calle (U1-U7) Calle Calle (U1-U7) Calle Calle (U1-U7) Calle Calle (U1-U7) Calle Calle (U1-U7) Calle Calle (U1-U7)

12 Pullinque U1 Pullinque U1 Pullinque U1 Pullinque U1 Pullinque U1 Pullinque U1

13 Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2)

14 Correntoso U1 Trapen (U1-U50)_N1/2 Correntoso U1 Correntoso U1 Correntoso U1 Correntoso U1

15 Palmar U1 Correntoso U1 Palmar U1 Palmar U1 Palmar U1 Palmar U1

16 Mocho U1 Palmar U1 Trapen (U1-U50)_N1/2 Trapen (U1-U50)_N1/2 Trapen (U1-U50)_N1/2 Trapen (U1-U50)_N1/2

17 Trapen (U1-U50)_N1/2 Mocho U1 Mocho U1 Mocho U1 Mocho U1 Mocho U1

18 Cumbres U1 Cumbres U1 Cumbres U1 Cumbres U1 Cumbres U1 Cumbres U1

19 Pulelfu U1 Pulelfu U1 Pulelfu U1 Pulelfu U1 Pulelfu U1 Pulelfu U1

20 Capullo U1 Capullo U1 Capullo U1 Capullo U1 Capullo U1 Capullo U1

21 Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2)

22 Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2)

23 PE San Pedro II (U1-U13) PE San Pedro II (U1-U13) PE San Pedro II (U1-U13) PE San Pedro II (U1-U13) PE San Pedro II (U1-U13) PE San Pedro II (U1-U13)

Barras
Prioridad



 

 

Tabla 6.34. Escenario E6: Absorción de potencia reactiva. 

 

Tabla 6.35. Escenario E6: Absorción de potencia reactiva (continuación). 

 

 

 

 

  

S/E Cautín 220 kV S/E Ciruelos 220 kV S/E Valdivia 220 kV S/E C. de Huichahue 220 kV S/E N. Pichirropulli 220 kV S/E Rahue 220 kV

1 Valdivia U1 Valdivia U1 Valdivia U1 PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I Rucatayo U1

2 Pullinque U1 PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I Valdivia U1 Valdivia U1 CER P. Montt

3 PE Caman - Etapa I Pullinque U1 Pullinque U1 CER P. Montt CER P. Montt Pilmaiquen U1/2

4 Carilafquen (U1-U2) CER P. Montt CER P. Montt Rucatayo U1 Rucatayo U1 PE Caman - Etapa I

5 CER P. Montt Rucatayo U1 Rucatayo U1 Pullinque U1 Pullinque U1 Valdivia U1

6 Rucatayo U1 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 PE Puelche Sur

7 Pilmaiquen U1/2 PE Puelche Sur PE Puelche Sur PE Puelche Sur PE Puelche Sur Lican (U1-U2)

8 Malalcahuello (U1-U2) PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43) Pullinque U1

9 PE Puelche Sur Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) PE Aurora (U1-U43)

10 PE Aurora (U1-U43) Correntoso U1 Correntoso U1 Correntoso U1 Correntoso U1 Correntoso U1

11 Lican (U1-U2) Palmar U1 Palmar U1 Palmar U1 Palmar U1 Palmar U1

12 Correntoso U1 Carilafquen (U1-U2) Canutillar U1/2 Canutillar U1/2 Canutillar U1/2 Mocho U1

13 Palmar U1 Canutillar U1/2 Mocho U1 Mocho U1 Mocho U1 Canutillar U1/2

14 Canutillar U1/2 Mocho U1 Carilafquen (U1-U2) Cumbres U1 Cumbres U1 Cumbres U1

15 Mocho U1 Cumbres U1 Cumbres U1 Carilafquen (U1-U2) Pulelfu U1 Pulelfu U1

16 Cumbres U1 Malalcahuello (U1-U2) Pulelfu U1 Pulelfu U1 Capullo U1 Capullo U1

17 Pulelfu U1 Pulelfu U1 Capullo U1 Capullo U1 Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2)

18 Capullo U1 Capullo U1 Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2)

Barras
Prioridad

S/E Tineo 220 kV S/E P. Montt 220 kV S/E Pargua 220 kV S/E N. Ancud 220 kV S/E Chiloé 220 kV S/E Gamboa 220 kV

1 CER P. Montt CER P. Montt CER P. Montt CER P. Montt CER P. Montt CER P. Montt

2 PE Aurora (U1-U43) Canutillar U1/2 PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43) PE Aurora (U1-U43)

3 PE Puelche Sur PE Aurora (U1-U43) Canutillar U1/2 PE Puelche Sur PE Puelche Sur PE Puelche Sur

4 Rucatayo U1 PE Puelche Sur PE Puelche Sur Canutillar U1/2 Canutillar U1/2 Canutillar U1/2

5 Canutillar U1/2 Rucatayo U1 Rucatayo U1 Rucatayo U1 Rucatayo U1 Rucatayo U1

6 PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I PE Caman - Etapa I

7 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2 Pilmaiquen U1/2

8 Valdivia U1 Valdivia U1 Valdivia U1 Valdivia U1 Valdivia U1 Valdivia U1

9 Pullinque U1 Pullinque U1 Pullinque U1 Pullinque U1 Pullinque U1 Pullinque U1

10 Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2) Lican (U1-U2)

11 Correntoso U1 Correntoso U1 Correntoso U1 Correntoso U1 Correntoso U1 Correntoso U1

12 Palmar U1 Palmar U1 Palmar U1 Palmar U1 Palmar U1 Palmar U1

13 Mocho U1 Mocho U1 Mocho U1 Mocho U1 Mocho U1 Mocho U1

14 Cumbres U1 Cumbres U1 Cumbres U1 Cumbres U1 Cumbres U1 Cumbres U1

15 Pulelfu U1 Pulelfu U1 Pulelfu U1 Pulelfu U1 Pulelfu U1 Pulelfu U1

16 Capullo U1 Capullo U1 Capullo U1 Capullo U1 Capullo U1 Capullo U1

17 Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2) Carilafquen (U1-U2)

18 Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2) Malalcahuello (U1-U2)

Barras
Prioridad



 

6.5 Criterios generales de Selección y Priorización del Uso de los Recursos de CT  

La selección y priorización de los recursos que controlan los nudos de mayor nivel de tensión en 

cada área de CT, supone las siguientes condiciones de operación de los recursos que controlan las 

instalaciones de transmisión zonal, dedicado y de distribución: 

• Los recursos de reactivos disponibles en el nivel de tensión de instalaciones de distribución 
son utilizados por las empresas distribuidoras y por los clientes libres con el objeto de 
controlar la tensión y el factor de potencia en los puntos de inyección hacia sus 
instalaciones. 

• Los recursos de reactivos disponibles existentes en las instalaciones de los sistemas de 
transmisión zonal y dedicados son utilizados con el objeto de controlar la tensión en las 
barras del propio sistema y controlar el factor de potencia en los puntos de inyección/retiro 
hacia sus instalaciones. 

• El control de tensión, basado en cambios de posición de los cambiadores de tomas bajo 
carga (CTBC) de transformadores de poder de los sistemas de distribución, transmisión 
zonal y dedicados, es utilizado con el objeto de corregir las desviaciones de tensión y/o 
controlar el flujo de potencia reactiva que son originadas por cambios significativos en los 
consumos y la generación, así como perturbaciones en el sistema. 

• El control de tensión, basado en la posición de los cambiadores de tomas (comúnmente en 
vacío y por tanto fijos) de los transformadores elevadores de unidades de generación, es 
utilizado con el objeto de obtener el máximo aprovechamiento del diagrama PQ de la 
unidad de generación, esto es, aprovechar al máximo las condiciones de inyección y de 
absorción de potencia reactiva de la unidad de generación. 

A continuación, se presentan los criterios generales de priorización de los recursos que permiten 

controlar los nudos de mayor nivel de tensión en cada área de CT. 

1. Los bancos de condensadores (CCEE) se utilizan para dar soporte de reactivos en un área, 
permitiendo corregir la tensión, otorgar margen de reserva de potencia reactiva a las 
unidades de generación y los equipos de compensación reactiva, optimizar los flujos de 
potencia reactiva y permitir el uso eficiente de los CTBC. 

2. Las unidades de generación despachadas por orden de mérito económico y los 
compensadores estáticos de reactivos deben de disponer de una reserva de potencia 
reactiva que permita realizar la acción de control de tensión en las barras correspondientes 
y proporcionar seguridad de servicio al área, compensando los déficit o excedentes de 
reactivos que se pueden originar por la ocurrencia de las contingencias simples más 
exigentes. A su vez, las unidades de generación deben proveer suficientes reactivos que 
permitan a los SVC CER y STATCOM mantener una reserva adecuada a los objetivos de 
control deseados, evitando en lo posible la saturación de estos equipos de compensación.  

3. Las unidades de generación despachadas fuera del orden de mérito económico 
generalmente se emplean por seguridad de servicio con el fin de evitar colapsos de tensión 
ante la desconexión forzada de un circuito de las líneas del sistema de más alta tensión en 
el área de CT, particularmente en aquellos escenarios de operación con altas transferencias. 
Con la entrada en servicio de estas unidades, proporcionando potencia activa y reactiva, se 



 

reducen los requerimientos de reactivos base y, por ende, se incrementa la reserva de 
reactivos necesaria para soportar tales contingencias. 

4. Los parques eólicos y fotovoltaicos aportan reactivos que permiten a los generadores 
síncronos y a los compensadores estáticos de reactivos mantener una adecuada reserva 
para el control dinámico de la tensión, tanto en operación normal, como frente a 
contingencias. Para considerar un aporte dinámico de estos elementos al control de tensión, 
los parques tendrían que poseer características de respuestas similares a los presentados 
por los CER, STATCOM o AVR de generadores convencionales. 

5. Los reactores de barras, que generalmente se operan conectados, se emplean para 
proporcionar soporte de reactivos en condiciones de déficit de reactivos. De este modo, la 
desconexión del reactor libera potencia reactiva que permite contar con reserva para el 
control de la tensión y contribuir a la seguridad de servicio. 

En el caso de los reactores de barra que se operan generalmente desconectados, se 
emplean para proporcionar soporte de reactivos de absorción en condiciones de 
excedentes de reactivos. De este modo, la conexión del reactor consume potencia reactiva 
que permite mejorar la reserva de absorción para el control de tensión y contribuir a la 
seguridad de servicio. Para limitar las sobretensiones que se puedan originar a 
consecuencia de una contingencia que involucre la pérdida de consumo, estos reactores se 
pueden controlar automáticamente, contribuyendo a la seguridad de servicio del sistema.  

6. Los reactores de líneas, que cuentan con interruptores, se pueden emplear para 
proporcionar soporte de reactivos en caso de ser requeridos por el sistema a consecuencia 
de una contingencia que origine un déficit de reactivos, lo que contribuye a la seguridad de 
servicio. 

7. La desconexión de un circuito, en líneas de alta tensión de doble circuito o más, se emplea 
para proporcionar reserva de absorción de reactivos en las unidades de generación, en los 
CER y STATCOM u otros compensadores estáticos, que permitan controlar las 
sobretensiones originadas por excesos de potencia reactiva en escenarios de baja demanda, 
tanto en condiciones de operación normal como ante desconexiones intempestivas de 
consumos importantes en el área de CT. Las desconexiones de circuitos de líneas se deben 
restringir como último recurso a condiciones de emergencia. 

8. Se debe disponer de una reserva de reactivos, con característica de control continuo y con 
respuesta dinámica ante contingencia, en cada área de CT, según los valores y distribución 
indicados en el estudio CTyRPR del año 2020. 

La priorización antes indicada, se debe entender como referencial ya que en ciertas condiciones de 

operación puede ser más efectivo cambiar el orden de priorización. 

Respecto a los atributos de los recursos para el control de tensión existentes en el sistema se tiene 

que: 

• Los elementos con acción discreta, tales como los bancos de condensadores y reactores de 
barras ubicados en el sistema de transmisión nacional, se deben emplear para proporcionar 
mayor margen de reserva de potencia reactiva a los generadores y a los CER, de forma que 
estos puedan mantener suficiente reserva que les permita efectuar el control de tensión. 
Por otra parte, estos elementos se pueden emplear en forma automática para evitar 



 

sobretensiones, colapsos de tensión u otros fenómenos derivados por desprendimiento 
significativo de consumos, o perturbaciones que provoquen notables incrementos en los 
requerimientos de reactivos del sistema. 
 

• El control de los bancos de condensadores ubicados en los sistemas de transmisión zonal 
puede ser manual o automático. El control automático se debiera realizar en aquellas barras 
donde el consumo presenta variaciones significativas durante el día, como, por ejemplo, en 
consumos predominantemente residenciales. El control manual es aceptable en aquellas 
barras donde el consumo no presenta estas variaciones durante el día, aunque estos 
consumos sí puedan variar estacionalmente. Además, se debieran operar de forma manual 
aquellos bancos que se utilicen para contribuir a restablecer la reserva de potencia reactiva 
requerida en los generadores y CER.  
 

• Los CTBC de los transformadores de las S/E que enlazan al sistema de transmisión nacional 

con los sistemas de transmisión zonal se pueden controlar en forma manual o automática. 

El control manual se debe aplicar en los casos que el sistema de transmisión zonal se opere 

enmallado con el sistema de transmisión nacional, para un manejo eficaz y eficiente de las 

transferencias de reactivos entre los sistemas. También se debe controlar manualmente en 

aquellas condiciones de operación en que el cambio de tap provoque un requerimiento 

adicional de reactivos desde el sistema de transmisión nacional que origine un colapso de 

tensión. El control automático se puede aplicar en los casos que el sistema de transmisión 

zonal no se opera en forma enmallada con el sistema de transmisión nacional, la variación 

horaria de su carga y la sensibilidad de la tensión en el punto de control permita al 

automatismo mantener un perfil de tensión admisible. En el caso particular de los CTBC de 

los transformadores ubicados en el sistema de transmisión de transmisión nacional que 

permite enlazar el sistema de 500 kV con el de 220 kV, se controlan en forma manual, según 

el nivel de transferencias del sistema de transmisión nacional de 500 kV que determina el 

despacho económico del sistema, sin comprometer las exigencias de la normativa técnica 

vigente. 

 

Los CTBC de los transformadores de las SS/EE que enlazan distintos sistemas de transmisión zonal o 
un sistema de transmisión zonal con sistemas de distribución, se pueden controlar en forma manual 
o automática. El control automático se debiera realizar en aquellas barras donde el consumo 
presenta variaciones significativas durante el día, como, por ejemplo, en consumos 
predominantemente residenciales. El control manual es aceptable en aquellas barras donde el 
consumo no presenta variaciones significativas durante el día, aunque éstos si puedan variar 
estacionalmente.  



 

6.6 Caracterización de los Recursos de Control de Tensión  

Las necesidades de los recursos de control de tensión dependen de la naturaleza de la evolución de 
la demanda en cada área de CT y de la gravedad de las contingencias, en términos de la sensibilidad 
de la tensión respecto de la variación de reactivos en cada barra y las exigencias adicionales de 
reactivos en el área de control correspondiente.  
La caracterización de los recursos de control de tensión se definirá de acuerdo con las siguientes 
particularidades de su control: 

 

• Tipo: Se refiere a si el control efectuado es automático o manual.  

• Acción: La acción de control que puede ejercer un equipo puede ser en forma continua o 
en forma discreta (switching).  

• Función / Objetivo: Un recurso de CT generalmente está diseñado para cumplir con las 
funciones de control de la tensión o de la potencia reactiva. Además, se distingue cuando, 
adicionalmente a las funciones anteriores, un recurso se despacha con el objetivo principal 
de proveer seguridad de servicio, es decir, evitar colapsos de tensión.  

• Respuesta: De acuerdo con su característica de acción de control y su característica de 
respuesta, un recurso de CT puede ser empleado para cumplir la función de control ante 
contingencias, y, en consecuencia, su aporte de potencia reactiva puede ser variable en el 
tiempo, el cual se denomina en este caso como “dinámico”, en caso contrario, su aporte 
de potencia reactiva es prácticamente constante o permanente.  

• Reserva: En un recurso de CT, de acuerdo con su característica de respuesta, el aporte de 
reserva de potencia reactiva puede ser caracterizada como de reserva permanente o de 
reserva transitoria.  

 
En las siguientes tablas se muestran los atributos que presentan los recursos de control de tensión 
existentes en el Sistema Eléctrico Nacional. 



6.6.1 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT Norte Grande 

Tabla 6.36. Características de elementos de compensación shunt en el ACT Norte Grande. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Andes 345 kV-BP1 Andes Andes 345 kV-BP1                  

2 Andes 345 kV-BP1-Reactor Andes Andes 345 kV-BP1                  

3 Arica 13,8 kV BC Autotrafo Nº1 Arica Arica 13,8 kV - Autotrafo Nº1                  

4 Arica 13,8 kV Autotrafo Nº1 BC Nº3 Arica Arica 13,8 kV - Autotrafo Nº1                  

5 Arica 13,8 kV-BP-Reactor Arica Arica 13,8 kV-BP                  

6 Arica 13.8 kV-BP Nº1 Arica Arica 13,8 kV-BP                  

7 BBCC El Arriero 33 kV N°1 El Arriero El Arriero 33 kV - BP                  

8 BBCC El Arriero 33 kV N°2 El Arriero El Arriero 33 kV - BP                  

9 Calama 23 kV-BC Nº1 Calama Calama 23 kV - BP1                  

10 Calama 23 kV-BC Nº2 Calama Calama 23 kV - BP2                  

11 Central Diesel Arica 13,8 kV BC N°1 Central Diesel Arica Central Diesel Arica 13,8 kV                  

12 Central Salta 345 kV-BP1-Reactor Central Salta Central Salta 345 kV-BP1                  

13 Coloso 13.8 kV Coloso Coloso 13,8 kV                  

14 Condensador OLAP 13.8 kV N°1 OLAP OLAP 13.8 kV - BP1                  

15 Condensador OLAP 13.8 kV N°2 OLAP OLAP 13.8 kV - BP2                  

16 Crucero 220 kV-BP1-Reactor Crucero Crucero 220 kV-BP1                  

17 Cóndores 13,8 kV BC Nº1 Cóndores Cóndores 13,8 kV                  

18 Cóndores 13,8 kV BC Nº2 Cóndores Cóndores 13,8 kV                  

19 Cóndores 13,8 kV-Reactor Cóndores Cóndores 13,8 kV                  

20 Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°1 Escondida Escondida 220 kV-BP1                  

21 Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°2 Escondida Escondida 220 kV-BP1                  



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

22 Escondida 220 kV-BP1-Reactor N°3 Escondida Escondida 220 kV-BP1                  

23 Estación de Bombeo 2 4.16 kV Tap Off Est. de bombeo N°2 Tap Off Est. de bomb N°2 4.16 kV                  

24 Estación de Bombeo 3 4.16 kV Tap Off Est. de bombeo N°2 Tap Off Est. de bomb N°2 4.16 kV                  

25 Estación de Bombeo 4 4.16 kV Tap Off Est. de bombeo N°2 Tap Off Est. de bomb N°2 4.16 kV                  

26 Lagunas 220 kV BC N°1 Lagunas Lagunas 220 kV - BP1                  

27 Lagunas 220 kV BC N°2 Lagunas Lagunas 220 kV - BP2                  

28 Lagunas 220 kV N°1. Reactor Lagunas Lagunas 220 kV - BP1                  

29 Lixiviación 2x13.8 kV Lixiviación Lixiviación 13.8 kV - BS1                  

30 Monturaqui 34.5 Monturaqui Monturaqui 34.5 kV - N°1                  

31 Monturaqui 4.16 Monturaqui Monturaqui 4.16 - N°1                  

32 Muelle 23 kV - BC N°1 Muelle Muelle 23 kV  
              

33 Muelle 23 kV - BC N°2 Muelle Muelle 23 kV  
              

34 Parinacota 13,8 kV-BC Nº1 Parinacota Parinacota 13,8 kV                  

35 Parinacota 13,8 kV-BC Nº2 Parinacota Parinacota 13,8 kV                  

36 Pozo Almonte 220 kV-Reactor Pozo Almonte Pozo Almonte 220 kV                  

37 Reactor Laberinto 220 kV Nº1 Laberinto Laberinto 220 kV-Barra A                 

38 Reactor Laberinto 220 kV Nº2 Laberinto Laberinto 220 kV-Barra A                 

39 Reactor Pozo Almonte 220 kV Pozo Almonte Pozo Almonte 13,8 kV                  

40 Reactor Sulfuros 13.8 kV N°1 Sulfuros Sulfuros 13.8 kV                 

41 Reactor Sulfuros 13.8 kV N°2 Sulfuros Sulfuros 13.8 kV                 

42 Reactor Zig-Zag El Arriero 33 kV El Arriero El Arriero 33 kV - BP                 

43 BC OLAP 13.8 KV N°1 OLAP OLAP BP1  
              

44 BC OLAP 13.8 KV N°2 OLAP OLAP BP2  
              

45 RE Central Salta 345 kV-BP1-Reactor COBOS Salta BP2                  



 

Tabla 6.37. Características de cambiadores de tap bajo carga de transformadores de tres devanados en el ACT Norte Grande. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Arica 110/66/13.8 kV Arica Arica 110 kV 
          

2 Andes 345/220/23 kV N°1 - N°3 Andes Andes 220 kV 
          

3 Andes 345/220/23 kV N°1 - N°3 Andes Andes 220 kV 
          

4 Andes 345/220/23 kV N°1 - N°3 Andes Andes 220 kV 
          

5 Calama 220/110/23 kV N°5 Calama Calama 220 kV 
          

6 Capricornio 220/110/13.8 kV Caprocornio Capricornio 110 kV           

7 Cóndores 220/115/13.8 kV Cóndores Cóndores 220 kV 
          

8 Chacaya 220/110/23 kV N°3 Chacaya Chacaya 110 kV 
          

9 Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°1 Chuquicamata  Chuquicamata 110 kV 
          

10 Chuquicamata 220/100/13.8 kV N°2 Chuquicamata  Chuquicamata 110 kV 
          

11 Los Changos T1 500/220 kV 750 MVA Los Changos Los Changos 220 kV 
          

12 Los Changos T2 500/220 kV 750 MVA Los Changos Los Changos 220 kV 
          

13 Los Changos T3 500/220 kV 750 MVA Los Changos Los Changos 220 kV 
          

14 Esmeralda 220/115/13.8 kV  Esmeralda Esmeralda 220 kV 
          

15 Mejillones 220/115/13.8 kV Mejillones Mejillones 220 kV           

16 Mejillones 23/13.2/2.5 kV Mejillones Mejillones 23 kV           

17 Parinacota 220/69/13.8 kV  Parinacota Parinacota 220 kV           

18 Pozo Almonte 110/66/13.8 kV N°1 Pozo Almonte Pozo Almonte 110 kV-BP2           

19 Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°2 Pozo Almonte Pozo Almonte 220 kV           

20 Pozo Almonte 220/115/13.8 kV N°5 Pozo Almonte Pozo Almonte 220 kV           

21 ATR 1 KIMAL 500/220kV 750MVA Kimal Kimal 220 kV           

22 ATR 2 KIMAL 500/220kV 750MVA Kimal Kimal 220 kV 
          

 



 

Tabla 6.38. Características de unidades de generación en el ACT Norte Grande. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 NTO1 Norgener Norgener 220kV           

2 NTO2 Norgener Norgener 220kV           

3 CTA Chacaya Chacaya 220kV           

4 ANG1 Angamos Angamos 220kV           

5 ANG2 Angamos Angamos 220kV           

6 CCH1 Cochrane Cochrane 220kV           

7 CCH2 Cochrane Cochrane 220kV           

8 CTM1 Chacaya Chacaya 220kV           

9 CTM2 Chacaya Chacaya 220kV           

10 CTM3 (TG) Chacaya Chacaya 220kV           

11 CTM3 (TV) Chacaya Chacaya 220kV           

12 TG1 Central Tocopilla Central Tocopilla 110kV           

13 TG2 Central Tocopilla Central Tocopilla 110kV           

14 TG3 Central Tocopilla Central Tocopilla 110kV           

15 TGIQ CD Iquique Iquique 66kV           

16 U12 Central Tocopilla Central Tocopilla 110kV           

17 U13 Central Tocopilla Central Tocopilla 110kV           

18 U14 Central Tocopilla Central Tocopilla 220kV           

19 U15 Central Tocopilla Central Tocopilla 220kV           

20 U16-TG Central Tocopilla Central Tocopilla 220kV           

21 U16 (TG+TV) Central Tocopilla Central Tocopilla 220kV           

22 CC1 (TG1A) Central Atacama Central Atacama 220kV           

23 CC1 (TG1B) Central Atacama Central Atacama 220kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

24 CC1 (TV1C) Central Atacama Central Atacama 220kV           

25 CC2 (TG2A) Central Atacama Central Atacama 220kV           

26 CC2 (TG2B) Central Atacama Central Atacama 220kV           

27 CC1 (TV2C) Central Atacama Central Atacama 220kV           

28 TGTAR Tarapacá Tarapacá 220kV           

29 CTH Chacaya Chacaya 220kV           

30 KELAR TG1 Kelar Kelar 220kV           

31 KELAR TG1 Diesel Kelar Kelar 220kV           

32 KELAR TG2 Kelar Kelar 220kV           

33 KELAR TG2 Diesel Kelar Kelar 220kV           

34 KELAR TV Kelar Kelar 220kV           

35 KELAR TV Diesel Kelar Kelar 220kV           

36 G1A Cerro Pabellón Cerro Pabellón 220kV           

37 G2A Cerro Pabellón Cerro Pabellón 220kV           

38 PAM Mejillones Mejillones 110kV           

39 CHAPIQUIÑA Chapiquiña Chapiquiña 66kV           

40 IEM TEN TEN 220 kV           

41 ENAEX Enaex Enaex 110kV           

42 ARICA GMAR CD Arica CD Arica 66kV           

43 ARICA M1AR CD Arica CD Arica 66kV           

44 ARICA M2AR CD Arica CD Arica 66kV           

45 MANTOS BLANCOS Mantos Blancos Mantos Blancos 220kV           

46 TAMAYA CD Tamaya CD Tamaya 110kV           

47 UJINA Ujina Collahuasi 220kV           



 

Tabla 6.39. Características de compensadores estáticos de reactivos en el ACT Norte Grande. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 SVC Domeyko N°1 Domeyko Domeyko 220 kV           
 

Tabla 6.40. Características de plantas de generación solar eólica en el ACT Norte Grande. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Cerro Dominador Cerro Dominador Cerro Dominador 220 kV           

2 Bolero Bolero Bolero 220 kV           

3 María Elena María Elena María Elena 23 kV           

4 Finis Terrae Rande Rande 220 kV           

5 Pampa Camarones Chaca Chaca 23 kV           

6 Puerto Seco Solar Calama Calama 23 kV           

7 Pozo Almonte Solar 2 Central solar Pas 2 Pozo Almonte 13,8 kV           

8 Pozo Almonte Solar 3 Central solar Pas 3 Pas 3 13.8 kV           

9 El Águila I Lluta Lluta 13.8 kV           

10 Jama Jama solar jama 23 kV           

11 La Huayca II Central Solar Huayca 2 Tamarugal 23 kV           

12 Uribe Solar Norte Grande 5 Norte Grande 5           

13 Valle de los Vientos Valle de los vientos Valle de los Vientos 110 kV           

14 Sierra Gorda Este El Arriero El Arriero 220 kV           

15 Huatacondo San Simón San Simón 220 kV           

16 Andes Solar Andes Solar Andes 220 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

17 Usya Usya Chiu Chiu 110 kV           

18 Granja Solar Granja Solar Granja Solar 220 kV           

 

Tabla 6.41. Características de líneas de transmisión que se utilizan para el CT en el ACT Norte Grande.  

Id Nombre  Terminal S/E 

Barra a 
controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Andes - Salta 345 kV Andes Andes 345 kV           
 

6.6.2 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT Norte Chico 

Tabla 6.42. Características de elementos de compensación shunt en el ACT Norte Chico. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 CCEE Cardones 13.2 kV 2x5.4 MVAr  S/E Cardones Cardones 220 kV           

2 CCEE D. Almagro 13.2 kV 4x5.5 MVAr S/E Diego de Almagro D.Almagro 220 kV           

3 CCEE Pan de Azúcar 220 kV 1x 75 MVAR S/E Pan de Azucar P. de Azucar 220 kV           

4 CCEE Maitencillo 13.2 kV 2x5.4 MVAr S/E Maitencillo Maitencillo 220 kV           

5 CCEE Dos Amigos 23 kV 2x1.25 MVAr S/E Dos Amigos Dos Amigos 110 kV           

6 CCEE Marquesa 23 kV 2x2.5 MVAr S/E Marquesa Marquesa 66 kV           

7 CCEE Ovalle 23 kV 2x7.5 MVAr S/E Ovalle Ovalle 66 kV           

8 CCEE Punitaqui 66 kV 1x2.5 MVAr S/E Punitaqui Punitaqui 66 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

9 CCEE Copiapó 110 kV 5 MVAr S/E Copiapó Copiapó 110 kV           

10 CCEE El Peñon 23kV 5 MVAr S/E El Peñon El Peñon 110 kV           

11 CCEE Plantas 110 kV 2x2.5 MVAr S/E Plantas Plantas 110 kV           

12 CCEE Atacama Kozan 4.16 kV 1x2.4 MVAr S/E Atacama Kozan Atacama Kozan 4.16 kV           

13 CCEE Los Colorados 13.2 kV 1x1.5 MVAr S/E Los Colorados Los Colorados 13.2 kV            

14 CCEE Magnetita 4.16 kV 1x1.5 MVAr S/E Magnetita Magnetitta 4.16 kV            

15 CCEE Pellets 4.16kV 1x12MVAr S/E Pellets (EB2) Pellets (EB2) 110 kV           

16 CCEE Fundición Paipote 6kV 1x4.6MVAr S/E Fundición Paipote Fundición Paipote 110 kV           

17 CCEE San Juan 13.2 kV 2x2.5MVAr S/E San Juan San Juan 66 kV           

18 CCEE Salamanca 23 kV 1x5 MVAr S/E Salamanca Salamanca 110 kV           

19 CCEE Guayacán 13.2 kV 2x2.5 MVAr S/E Guayacán Guayacán 13.2 kV           

20 CCEE Luz de Norte 23 kV 4x8MVAr S/E Luz del Norte Luz del Norte 220 kV           

21 CCEE Pampa Solar Norte 33kV 1x6.5MVAr S/E Pampa Solar Norte Pampa Solar Nte 33 kV           

22 CCEE Salvador 23kV 1x2.4 MVAr S/E Salvador Salvador 33 kV           

23 CCEE El Romero 33kV 4x6.75MVAr S/E El Romero El Romero 33 kV           

24 CCEE Talinay 33kV 2x12MVAr S/E Talinay Talinay 220 kV           

25 CCEE Talinay 33kV 1x6MVAr S/E Talinay Talinay 220 kV           

26 CCEE El Arrayán 33 kV 1x10 MVAr S/E El Arrayán El Arrayán 220 kV           

27 CCEE Punta Palmeras 12 kV 1x3.5 MVAr S/E Punta Palmeras Pta Palmeras 220 kV           

28 CCEE Conejo 33kV 2x9MVAr S/E Conejo Conejo 33 kV           

29 CCEE El Pelícano 23kV 2x6MVAr S/E El Pelícano El Pelícano 220 kV           

30 Reactor La Mesa 220kV 1x20MVAr S/E La Mesa S/E La Mesa 220 kV           

31 Reactor D. Almagro 220 kV 1x24 MVAr S/E D. de Almagro D. de Almagro 220 kV           

32 Reactor Los Changos R1 525 kV 1x150 MVAr S/E Los Changos Cumbre 500 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

33 Reactor Los Changos R2 525 kV 1x150 MVAr S/E Los Changos Cumbre 500 kV           

34 Reactor Los Changos R3 525 kV 1x175 MVAr S/E Los Changos Cumbre 500 kV           

35 Reactor Cumbre R1 525 kV 1x150 MVAr S/E Cumbre Cumbre 500 kV           

36 Reactor Cumbre R2 525 kV 1x75 MVAr S/E Cumbre Cumbre 500 kV           

37 Reactor Cumbre R3 525 kV 1x75 MVAr S/E Cumbre Cumbre 500 kV           

38 Reactor Cumbre R4 525 kV 1x75 MVAr S/E Cumbre Cumbre 500 kV           

39 React. Nva. Cardones R1 525 kV 1x75 MVAr S/E Nva. Cardones Nva. Cardones 500 kV           

40 React.Nva. Cardones R2 525 kV 1x75 MVAr S/E Nva. Cardones Nva. Cardones 500 kV           

41 React. Nva. Cardones R3 525 kV 1x75 MVAr S/E Nva. Cardones Nva. Cardones 500 kV           

42 React. Nva. Cardones KZ3 525 kV 1x75 MVAr S/E Nva. Cardones Nva. Cardones 500 kV           

43 React. Nva. Cardones KZ6 525 kV 1x75 MVAr S/E Nva. Cardones Nva. Cardones 500 kV           

44 
React. Nva. Maitencillo K7Z 525 kV 1x75 
MVAr 

S/E Nva. Maitencillo Nva. Maitencillo 500 kV           

45 
React. Nva. Maitencillo K10Z 525 kV 1x75 
MVAr 

S/E Nva. Maitencillo Nva. Maitencillo 500 kV           

46 
React. Nva. Pde Azúcar K7Z 525 kV 1x75 
MVAr 

S/E Nva. P. de Azúcar Nva. Pde Azúcar 500 kV           

47 
React. Nva. Pde Azúcar K10Z 525 kV 1x75 
MVAr 

S/E Nva. P. de Azúcar Nva. Pde Azúcar 500 kV           

48 
React. Nva. Pde Azúcar K9Z 525 kV 1x75 
MVAr 

S/E Nva. P. de Azúcar Nva. Pde Azúcar 500 kV             

49 
React. Nva. Pde Azúcar K12Z 525 kV 1x75 
MVAr 

S/E Nva. P. de Azúcar Nva. Pde Azúcar 500 kV             

50 React. Polpaico KZ3 525 kV 1x175 MVAr S/E Polpaico Polpaico 500 kV             

51 React. Polpaico KZ4 525 kV 1x175 MVAr S/E Polpaico Polpaico 500 kV             

 

 



 

Tabla 6.43. Características de cambiadores de tap bajo carga de transformadores de tres devanados en el ACT Norte Chico. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Cardones 220/110kV-75MVA T1 S/E Cardones Cardones 110 kV           

2 Cardones 220/110kV-75MVA T2 S/E Cardones Cardones 110 kV           

3 Cardones 220/138kV-75MVA T3 S/E Cardones Cardones 110 kV           

4 D.de Almagro 220/110kV - 120MVA S/E Diego de Almagro D. Almagro 110 kV           

5 D.de Almagro 220/110kV - 120MVA S/E Diego de Almagro D. Almagro 110 kV           

6 Maitencillo 220/110kV-90MVA T1 S/E Maitencillo Maitencillo 110 kV           

7 Maitencillo 220/110kV-90MVA T2 S/E Maitencillo Maitencillo 110 kV           

8 Choapa 220/110/23kV_75MVA_1 S/E Choapa  Choapa 110 kV           

9 Choapa 220/115/23 kV_75MVA_2 S/E Choapa  Choapa 110 kV           

10 Pazucar 220/115/13.2kV_90MVA_9 S/E Pan de Azúcar  P. Azúcar 110 kV           

11 PAzucar 220/115/13.8kV_75MVA_3 S/E Pan de Azúcar  P. Azúcar 110 kV           

12 PAzucar 220/115/13.8kV_75MVA_4 S/E Pan de Azúcar  P. Azúcar 110 kV           

13 PAzucar 220/115/13.8kV_75MVA_10 S/E Pan de Azúcar  P. Azúcar 110 kV           

14 PAzucar 110/69/23kV 60MVA_T10 S/E Pan de Azúcar  P. Azúcar 110 kV           

15 PAzucar 110/69/13.8kV 60MVA_AT2 S/E Pan de Azúcar  P. Azúcar 110 kV           

16 Ovalle 110/69/13.8kV_30MVA_3 S/E Ovalle Ovalle 66 kV           

17 Ovalle 110/69/23kV_60MVA_4 S/E Ovalle Ovalle 66 kV           

18 Illapel 115/66/13.2kV_15MVA_1 S/E Illapel Illapel 66 kV           

19 Nva Cardones 525/230/34.5kV - 750MVA S/E Nueva Cardones Nva Cardones 220 kV           

20 Nva. Maitencillo 500/230k/34.5kV - 750MVA TR1 S/E Nueva Maitencillo Nva Maitencillo 220 kV           

21 Nva. Maitencillo 500/230k/34.5kV - 750MVA TR2 S/E Nueva Maitencillo Nva Maitencillo 220 kV           

22 Nva. Pan de Azúcar 525/230/34.5kV 750MVA S/E Nueva Pan de Azúcar  Nva P. de Azúcar 220 kV           

23 Cumbre 500/220 kV 750 MVA Nº1 S/E Cumbre Cumbre 220 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

24 El Peñon 110/66/13.2kV 30MVA 3 S/E El Peñon El Peñon 110 kV           

 

Tabla 6.44. Características de unidades de generación en el ACT Norte Chico. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Andes Generación U1 Central Andes Generación Diego de Almagro 110 kV           

2 Andes Generación U2 Central Andes Generación Diego de Almagro 110 kV           

3 Andes Generación U3 Central Andes Generación Diego de Almagro 110 kV           

4 Andes Generación U4 Central Andes Generación Diego de Almagro 110 kV           

5 Cardones Central Cardones ---           

6 Cenizas U1 Cenizas ---           

7 Cenizas U2 Cenizas ---           

8 Cenizas U3 Cenizas ---           

9 Diego de Almagro  S/E Diego de Almagro Diego de Almagro 11.5kV 1           

10 El Salvador S/E Diego de Almagro Diego de Almagro 11.5kV 2           

11 Emelda U1 Central Emelda ---           

12 Emelda U2 Central Emelda ---           

13 Guacolda U1 Central Guacolda Guacolda 13.8 kV            

14 Guacolda U2 Central Guacolda Guacolda 13.8 kV            

15 Guacolda U3 Central Guacolda Guacolda 13.8 kV            

16 Guacolda U4 Central Guacolda Guacolda 13.8 kV            

17 Guacolda U5 Central Guacolda Guacolda 13.8 kV            



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

18 Huasco U3 Central Huasco Huasco 11.5 kV 1           

19 Huasco U4 Central Huasco Huasco 11.5 kV 2           

20 Huasco U5 Central Huasco Huasco 11.5 kV 3           

21 Rio Huasco Central Rio Huasco ---           

22 S. Lorenzo de Alm. U1 San Lorenzo de Almagro ---           

23 S. Lorenzo de Alm. U2 San Lorenzo de Almagro ---           

24  Taltal U1 Central Taltal Taltal 15 kV 1           

25  Taltal U2 Central Taltal Taltal 15 kV 2           

26 Termopacifico N1 Central Termopacífico ---           

27 Termopacifico N2 Central Termopacífico ---           

28 Termopacifico N3 Central Termopacífico ---           

29 Termopacifico N4 Central Termopacífico ---           

30 El Peñón N1 Central El Peñón ---           

31 El Peñón N2 Central El Peñón ---           

32 El Peñón N3 Central El Peñón ---           

33 El Peñón N4 Central El Peñón ---           

34 Espinos N1 Los Espinos ---           

35 Espinos N2 Los Espinos ---           

36 Espinos N3 Los Espinos ---           

37 Espinos N4 Los Espinos ---           

38 Espinos N5 Los Espinos ---           

39 Los Molles U1 Los Molles Los Molles 13.8 kV 1           

40 Los Molles U2 Los Molles Los Molles 13.8 kV 1           

41 Monte Patria U1 S/E Monte Patria ---           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

42 Monte Patria U2 S/E Monte Patria ---           

43 Olivos N1 Central Olivos ---           

44 Olivos N2 Central Olivos ---           

45 Olivos N3 Central Olivos ---           

46 Olivos N4 Central Olivos ---           

47 Punitaqui S/E Punitaqui ---           

48 Punta Colorada  Central Punta Colorada ---           
 

Tabla 6.45. Características de compensadores estáticos de reactivos en el ACT Norte Chico. 

Id Nombre  Terminal S/E Barra a controlar  
Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

   (Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 CER Cardones S/E Cardones Cardones 220 kV           

2 CER Maitencillo S/E Maitencillo Maitencillo 220 kV           

3 SVC Plus D. de Almagro S/E D. de Almagro D. de Almagro 220 kV           

4 CER N°1 Pan de Azucar S/E Pan de Azucar P.Azucar 220 kV           

5 CER N°2 Pan de Azucar S/E Pan de Azucar P.Azucar 220 kV           

6 SVC N°1 Nva Pan de Azucar S/E Nva. Pan de Azucar P.Azucar 500 kV           

7 SVC N°2 Nva Pan de Azucar S/E Nva. Pan de Azucar P.Azucar 500 kV           

 



 

Tabla 6.46. Características de plantas de generación solar y eólicas en el ACT Norte Chico. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 PE Cabo Leones S/E Cabo Leones ---           

2 PE Sarco S/E Sarco 220 kV ---           

3 PE Taltal S/E Taltal 220kV ---           

4 PFV Carrera Pinto S/E Carrera Pinto 220kV ---           

5 PFV Chañares S/E Chañares 110kV ---           

6 PFV Conejo Solar S/E Francisco 220kV ---           

7 PFV Diego De Almagro S/E Diego De Almagro 220kV ---           

8 PFV Javiera S/E Javiera 110kV ---           

9 PFV Lalackama S/E Lalackama 220 kV ---           

10 PFV Llano De Llampos S/E Llano De Llampos 220 kV ---           

11 PFV Los Loros S/E Los Loros 220kV ---           

12 PFV Luz Del Norte S/E Luz Del Norte 220kV ---           

13 PFV Pampa Solar Norte S/E Cachiyuyal 220kV ---           

14 PFV Salvador S/E Salvador 110kV ---           

15 PFV San Andrés S/E San Andrés 220kV ---           

16 PE Canela I S/E Central Canela I 220 kV ---           

17 PE Canela II S/E Central Canela II 220 kV ---           

18 PE El Arrayán S/E El Arrayán 220kV ---           

19 PE Los Cururos S/E La Cebada 220kV ---           

20 PE Monte Redondo S/E Monte Redondo 220 kV ---           

21 PE Punta Colorada S/E Punta Colorada 220kV ---           

22 PE Punta Palmeras S/E Punta Palmeras 220 kV ---           

23 PE Punta Sierra S/E Punta Sierra ---           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

24 PE San Juan S/E Punta Colorada 220 kV ---           

25 PE Talinay Oriente S/E Talinay Oriente 220kV  ---           

26 PE Talinay Poniente S/E Talinay Poniente 220kV ---           

27 PE Totoral S/E Totoral 1 66kV ---           

28 PFV Divisadero S/E Pajonales 220 kV ---           

29 PFV Doña Carmen S/E Doña Carmen 220 kV ---           

30 PFV Pelicano S/E Don Héctor 220 kV ---           

31 PFV El Romero Tap Off El Romero 220 kV ---           

32 PFV La Silla S/E Pajonales 220 kV ---           

33 PFV Almeyda S/E Almeyda 220 kV ---           

34 PFV Sol de los Andes  S/E Sol de los Andes            

35 PFV Cardones S/E Cardones            

 

Tabla 6.47. Características de líneas de transmisión que se utilizan en el CT en el ACT Norte Chico. 

Id Nombre  
Terminal 

S/E 

Barra a controlar  
Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Paposo - Diego de Almagro 220 kV   D. de Almagro 220 kV           

2 Carrera Pinto - Diego de Almagro 220 kV   D. de Almagro 220 kV           

3 Cardones - Carrera Pinto 220 kV   Cardones 500 kV           

4 Maitencillo - Cardones 220 kV   Cardones 500 kV           

5 Los Vilos - P. de Azúcar 220 kV   P. de Azúcar 220 kV           

6 Nva. Maitencillo - Nva. Cardones 500 kV   Nva. Cardones 500 kV           



 

Id Nombre  
Terminal 

S/E 

Barra a controlar  
Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

7 Nva P. de Azúcar - Nva. Maitencillo 500 kV   Nva P. de Azúcar           

8 Nva P. de Azúcar - Polpaico 500 kV   Nva P. de Azúcar           

 

6.6.3 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT V Región Costa 

Tabla 6.48. Características de elementos de compensación shunt en el ACT V Región Costa. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 CCEE Agua Santa 60 kV 2x20 MVAr S/E Agua Santa Agua Santa 110 kV           

2 CCEE Casa Blanca 12 kV 1x0.9 MVAr Casa Blanca 66 kV Casa Blanca 66 kV           

3 CCEE Casa Blanca 12 kV 2x1.2 MVAr Casa Blanca 66 kV Casa Blanca 66 kV           

4 CCEE Esperanza 12 kV 1x4.8 MVAr S/E Esperanza (HASA) Esperanza 66 kV           

5 CCEE Esperanza 12 kV 1x3.2 MVAr S/E Esperanza (HASA) Esperanza 66 kV           

6 CCEE La Calera 44 kV 1x6 MVAr S/E La Calera La Calera 110 kV           

7 CCEE Cerro Calera 12 kV 2x2.5 MVAr S/E Cerro Calera Cerro Calera 110 kV           

8 CCEE Miraflores 12 kV 2x2.4 MVAr S/E Miraflores Miraflores 110 kV           

9 CCEE Miraflores 12 kV 2x4.26 MVAr S/E Miraflores Miraflores 110 kV           

10 CCEE Placeres 12 kV 1x2.4 MVAr Placeres 110 kV Placeres 110 kV           

11 CCEE Quilpue 12 kV 4x1.2 MVAr S/E Quilpue Quilpué 110 kV           

12 CCEE San Pedro 12 kV 1x2.5 MVAr S/E San Pedro San Pedro 110 kV           

13 CCEE San Sebastian 12 kV 2x1.2 MVAr San Sebastian 66 kV San Sebastian 66 kV           

14 CCEE Tap Achupallas 110 kV 1x2.7 MVAr S/E Reñaca Reñaca 110 kV           

15 CCEE Reñaca 12kV 1x1.8 MVAr S/E Reñaca Reñaca 110 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

16 CCEE Reñaca 12kV 2x1.2 MVAr S/E Reñaca Reñaca 110 kV           

17 CCEE Valparaiso 12 kV 1x2.1 MVAr S/E Valparaiso Valparaiso 110 kV           

18 CCEE Valparaiso 12 kV 1x2.8 MVAr S/E Valparaiso Valparaiso 110 kV           

19 CCEE Valparaiso 12 kV 1x4.2 MVAr S/E Valparaiso Valparaiso 110 kV           

20 CCEE Punta Peuco 110 kV 2x20 MVAr S/E Punta Peuco Punta Peuco 110 kV           

21 CCEE Cemento Polpaico 44 kV 1x10 MVAr S/E Cemento Polpaico Cemento Polpaico 44 kV           

22 CCEE Cabildo 23kV 1x5 MVAr S/E Cabildo Cabildo110 kV           

23 CCEE Playa Ancha 12 kV 1x1.2 MVAr S/E Playa Ancha Playa Ancha 110 kV           

24 CCEE Concón 12 kV 3x1.2 MVAr S/E Concón Concón 110 kV           

25 CCEE Las Vegas 12 kV 1x1.2 MVAr S/E Las Vegas Las Vegas 110 kV           

26 CCEE Cordillera 110 kV 1x30 MVAr S/E Las Cordillera Cordillera 110 kV           

 

Tabla 6.49. Características de cambiadores de tap bajo carga de transformadores de tres devanados en el ACT V Región Costa. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Agua Santa 220/110/66 kV 300 MVA S/E Agua Santa Agua Santa 110 kV           

2 Los Maquis 220/110/12 95 MVA S/E Los Maquis Los Maquis 110 kV           

3 Ventanas 220/110/12kV_300MVA S/E Ventanas Ventanas 110 kV           

4 Quillota 220/115/13.8 kV 150 MVA S/E Quillota Quillota 110 kV           

5 Quillota 220/115/13.8kV-75 MVA S/E Quillota Quillota 110 kV           

6 Quillota 220/115/13.8kV-75 MVA S/E Quillota Quillota 110 kV           

7 Aconcagua 110/66/12kV 50 MVA S/E Aconcagua Aconcagua 66 kV           



 

8 San Antonio 34.5 MVA 110/69 kV S/E San Antonio San Antonio 66 kV           

9 Calera Centro 66/60/13.8 kV S/E Calera Centro Calera Centro 66 kV           

10 Esperanza 110/66/13.8 kV(1) S/E Esperanza Esperanza 110 kV           

11 La Calera 110/66/13.8 kV S/E La Calera La Calera 110 kV           

 

Tabla 6.50. Características de unidades de generación en el ACT V Región Costa. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Ventanas 1 Central Ventanas Ventanas 13.2 kV           

2 Ventanas 2 Central Ventanas Ventanas 18 kV 2           

3 Nueva Ventanas Central Ventanas Ventanas 18 kV 3           

4 Blanco (Aconcagua 1) Central Blanco (Aconcagua 1) Aconcagua 12 kV 1           

5 Juncal (Aconcagua 2) Central Juncal (Aconcagua 2) Aconcagua 12 kV 2           

6 Los Quilos 1 Central Los Quilos Los Quilos 6.6 kV 1           

7 Los Quilos 2 Central Los Quilos Los Quilos 6.6 kV 2           

8 Los Quilos 3 Central Los Quilos Los Quilos 6.6 kV 3           

9 Los Vientos Central Los Vientos Los Vientos 15 kV           

10 Chacabuquito 1 Central Chacabuquito Chacabuquito 6.6 kV           

11 Chacabuquito 2 Central Chacabuquito Chacabuquito 6.6 kV           

12 Chacabuquito 3 Central Chacabuquito Chacabuquito 6.6 kV           

13 Chacabuquito 4 Central Chacabuquito Chacabuquito 6.6 kV           

14 Colmito 1 Central Colmito Colmito 11.5 kV 1           

15 Hornitos Central Hornitos Hornito 11 kV           

16 Laguna Verde 1 Central Laguna Verde Laguna Verde 12 kV 1           

17 Laguna Verde 2 Central Laguna Verde Laguna Verde 12 kV 2           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

18 Laguna Verde TG Central Laguna Verde Laguna Verde 12 kV 3           

19 Concón U1 S/E Concón ---           

20 Concón U2 y U3 S/E Concón ---           

21 Curauma U1 S/E Placilla ---           

22 Curauma U2 y U3 S/E Placilla ---           

23 El Totoral U1 y U2 S/E El Totoral ---           

24 El Totoral U3 S/E El Totoral ---           

25 Las Vegas U1 y U2 S/E Las Vegas ---           

26 Placilla U1 y U2 S/E Placilla ---           

27 Placilla U3 S/E Placilla ---           

28 Quintay U1 y U2 S/E Quintay ---           

29 CGN Aconcagua S/E Mauco Mauco 12 kV           

30 Quintay U3 S/E Quintay ---           

31 Campiche Central Campiche Ventanas 4 18 kV           

 

Tabla 6.51. Características de plantas de generación solar y eólicas en el ACT V Región Costa. 

Id Nombre  Terminal S/E 

Barra a 
controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 PFV Quilapilún S/E Quilapilún ---           
 



 

6.6.4 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT Centro 

Tabla 6.52. Caracteristicas de elementos de compensación shunt en el ACT Centro. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 CCEE Buin 110 kV 2x40 MVAr S/E Buin Buin 110 kV           

2 CCEE Chena 110 kV 2x40 MVAr S/E Chena Chena 110 kV           

3 CCEE Punta Peuco 110 kV 2x20.37 MVAr S/E Punta Peuco 110 kV Polpaico 110 kV           

4 CCEE Punta Peuco 110 kV 10.8 MVAr S/E Punta Peuco 110 kV Polpaico 110 kV           

5 CCEE A.Jahuel 220 kV 1x65 MVAr S/E Alto Jahuel A.Jahuel 220 kV           

6 CCEE Alto Jahuel 13.2kV 3x30 MVAr S/E Alto Jahuel A.Jahuel 110 kV           

7 CCEE Alto Jahuel 66kV 8x33MVAr S/E Alto Jahuel A.Jahuel 220 kV           

8 CCEE Alto Melipilla 13.2 kV 4x3.6 MVAr S/E Alto Melipilla Alto Melipilla 110 kV           

9 CCEE Cerro Navia 220 kV 1x50 MVAr S/E Cerro Navia Cerro Navia 220 kV           

10 CCEE Las Arañas 15 kV 1x3.75 MVAr S/E Las Arañas Las Arañas 66 kV           

11 CCEE Las Arañas 15 kV 3x5 MVAr S/E Las Arañas Las Arañas 66 kV           

12 CCEE Melipilla 66 kV 1x2.5 MVAr S/E Melipilla Melipilla 66 kV           

13 CCEE Polpaico 220 kV 100 MVAr S/E Polpaico Polpaico 220 kV           

14 CCEE Portezuelo 15 kV 4x2.5 MVAr S/E Portezuelo Portezuelo 66 kV           

15 CCEE Sauzal 13.2kV 1x20 MVA Central Sauzal Sauzal 13.2 kV           

16 Reactor A.Jahuel 242 kV 1x91 MVAr S/E Alto Jahuel A.Jahuel 220 kV           

17 Reactor A.Jahuel 525 kV 1x84 MVAr – 1  Reactor A. Jahuel L1 S/E A.Jahuel           

18 Reactor A.Jahuel 525 kV 1x84 MVAr – 2  Reactor A. Jahuel L2 S/E A.Jahuel           

19 Reactor A.Jahuel 525 kV 1x110 MVAr – 3  Reactor A. Jahuel L3 S/E A.Jahuel           

20 Reactor A.Jahuel 525 kV 1x110 MVAr – 4  Reactor A. Jahuel L4 S/E A.Jahuel           

21 Reactor Polpaico 500 kV 1x75 MVAr – 1  Reactor Polpaico L2 S/E Polpaico           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

22 Reactor Polpaico 500 kV 1x75 MVAr – 2  S/E Polpaico S/E Polpaico           

23 CCEE Buin 15 kV 2x2.5 MVAr S/E Buin Buin 66 kV           

24 CCEE Isla de Maipo 66 kV 4x2.5 MVAr S/E Isla de Maipo Isla de Maipo 66 kV           

25 CCEE Los Maitenes 15 kV 6x6 MVAr S/E Los Maitenes Los Maitenes 220 kV            

26 CCEE Las Tórtolas 23 kV 2x7 MVAr S/E Las Tórtolas Las Tórtolas 220 kV            

27 CCEE Santa Filomena 23 kV 1x8 MVAr S/E Santa Filomena Santa Filomena 220 kV            

28 CCEE Chagres 12kV 1x3 MVAr S/E Chagres Santa Chagres 110 kV           

29 CCEE San Felipe 12 kV 7x1.2 MVAr S/E San Felipe San Felipe 110 kV            

30 CCEE San Rafael 12 kV 2x3 MVAr S/E San Rafael San Rafael 110 kV             

31 CCEE San Rafael 12 kV 2x2.18 MVAr S/E San Rafael San Rafael 110 kV             

32 CCEE El Salto 110 kV 1x80 MVAr S/E El Salto El Salto 100 kV             

33 CCEE Ochagavia 110 kV 1x80 MVAr S/E Ochagavia Ochagavia 110 kV             

 

Tabla 6.53. Características de cambiadores de tap bajo carga de transformadores de tres devanados en el ACT Centro. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Buin 220/110kV-400MVA S/E Buin Buin 220 kV           

2 C. Navia 220/110/13.8 kV 400 MVA (Hyosung) S/E C.Navia C.Navia 220 kV           

3 C. Navia 220/110/13.2 kV 400 MVA (Hyundai) S/E C.Navia C.Navia 220 kV           

4 C. Navia 220/110/13.8 kV 400 MVA (ABB) S/E C.Navia C.Navia 220 kV           

5 Chena 220/110kV-400MVA 1 S/E Chena Chena 220 kV           

6 Chena 220/110kV-400MVA 2 S/E Chena Chena 220 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

7 El Salto 220/110kV-400MVA T1 S/E El Salto El Salto 220 kV           

8 El Salto 220/110kV-400MVA T2 S/E El Salto El Salto 220 kV           

9 Los Almendros 220/110kV 400MVA S/E Los Almendros Los Almendros 220 kV           

10 A.Jahuel 525/230/66kV-750MVA-A1 S/E A.Jahuel A.Jahuel 220 kV           

11 A.Jahuel 525/230/66kV-750MVA-A2 S/E A.Jahuel A.Jahuel 220 kV           

12 A.Jahuel 525/230/66kV-750MVA-A3 S/E A.Jahuel A.Jahuel 220 kV           

13 AJahuel 220/110/13.2kV-390MVA S/E A.Jahuel A.Jahuel 220 kV           

14 Alto Jahuel 220/154kV-300MVA S/E A.Jahuel A.Jahuel 220 kV           

15 Alto Jahuel 110/69/13.8KV-30MVA S/E A.Jahuel A.Jahuel 110 kV           

16 Alto Melipilla 220/110kV-150MVA S/E A.Melipilla A.Melipilla 220 kV           

17 Las Arañas 110/66/13.8kV-50MVA T1 S/ Las Arañas Las Arañas 110 kV           

18 Las Arañas 110/66/13.8kV-50MVA T2 S/ Las Arañas Las Arañas 110 kV           

19 Portezuelo 110/66/13.8kV-50MVA T1 S/E Portezuelo Portezuelo 110 kV           

20 Portezuelo 110/66/13.8kV-18MVA T2 S/E Portezuelo Portezuelo 110 kV           

21 Quelentaro 220/110kV-65MVA S/E Quelentaro Quelentaro 110 kV           

22 Quintero 220/110 kV_65 MVA Central Quintero Quintero 110 kV           

23 Lo Aguirre 525/230/66kV-750MVA-TR1 S/E Lo Aguirre Lo Aguirre 220 kV           

24 Alfalfal 220/110/12kV 200 MVA S/E Alfalfal Alfalfal 220 kV           

 



 

Tabla 6.54. Características de unidades generadoras en el ACT Centro. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Alfalfal U1 Central Alfalfal Alfalfal 12 kV 1           

2 Alfalfal U2 Central Alfalfal Alfalfal 12 kV 2           

3 El Volcán Central El Volcán El Volcán 13.8 kV           

4 Florida S/E Florida Florida 12 kV           

5 Guayacán U1-U2 Central Guayacán Guayacán 6.3 kV           

6 Maitenes U1-U5 Central Maitenes Maitenes 6.6 kV           

7 Nueva Renca TG Central Renca N.Renca TG 15.75 kV           

8 Nueva Renca TV Central Renca N.Renca TV 15.75 kV           

9 Queltehues U1 Central Queltehues Queltehues 12 kV 1           

10 Queltehues U2 Central Queltehues Queltehues 12 kV 2           

11 Queltehues U3 Central Queltehues Queltehues 12 kV 3           

12 Carena Central Carena Carena 6.3 kV           

13 Central Puntilla U1 S/E Puntilla Puntilla 6.9 kV           

14 Central Puntilla U2 S/E Puntilla Puntilla 6.9 kV           

15 Central Puntilla U3 S/E Puntilla Puntilla 6.9 kV           

16 Loma Los Colorados I (x4) S/E Lomas Los Color Lomas Los Color 23 kV           

17 Loma Los Colorados II (x11) S/E Lomas Los Color Lomas Los Color 23 kV           

18 Renca S/E Renca Renca 12.5 kV           

19 Candelaria U1 Central Candelaria Candelaria 15 kV 1           

20 Candelaria U2 Central Candelaria Candelaria 15 kV 2           

21 Chacayes U1 Central Chacayes Chacayes 13.8 kV 1           

22 Chacayes U2 Central Chacayes Chacayes 13.8 kV 2           

23 Colbun U1 Central Colbun Colbun 13.8 kV 1           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

24 Colbun U2 Central Colbun Colbun 13.8 kV 2           

25 Machicura U1 Central Machicura Machicura 13.8 kV 1           

26 Machicura U2 Central Machicura Machicura 13.8 kV 2           

27 Chiburgo U1 Central Chiburgo Chiburgo 6.6 kV           

28 Chiburgo U2 Central Chiburgo Chiburgo 6.6 kV           

29 San Clemente Central San Clemente San Clemente 6.6 kV           

30 Nehuenco I TG Central Nehuenco Nehuenco I TG 15.75 kV           

31 Nehuenco I TV Central Nehuenco Nehuenco I TV 10.5 kV           

32 Nehuenco II TG Central Nehuenco Nehuenco II TG 15.75 kV           

33 Nehuenco II TV Central Nehuenco Nehuenco II TG 15.75 kV           

34 Nehuenco III Central Nehuenco Nehuenco III 10.5 kV           

35 Quintero TG1A Central Quintero Quintero TG1A 15 kV           

36 Quintero TG1B Central Quintero Quintero TG1B 15 kV           

37 Rapel U1 Central Rapel Rapel 13.8 kV 1           

38 Rapel U2 Central Rapel Rapel 13.8 kV 2           

39 Rapel U3 Central Rapel Rapel 13.8 kV 3           

40 Rapel U4 Central Rapel Rapel 13.8 kV 4           

41 Rapel U5 Central Rapel Rapel 13.8 kV 5           

42 San Isidro II TG Central San Isidro San Isidro II TG 15 kV           

43 San Isidro II TV Central San Isidro San Isidro II TV 13.2 kV           

44 San Isidro TG Central San Isidro San Isidro TG 13.8 kV           

45 San Isidro TV Central San Isidro San Isidro TV 15 kV           

46 Sauzal U1 Central Sauzal Sauzal 13.2 kV 1           

47 Sauzal U2 Central Sauzal Sauzal 13.2 kV 2           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

48 Sauzal U3 Central Sauzal Sauzal 13.2 kV 3           

49 Sauzalito Central Sauzalito Sauzalito 13.2 kV           

50 Coya Central Coya Coya 13.8 kV           

51 Cementos Bio Bio S/E Cementos Bio Bio Cementos Bio Bio 6.3 kV           

52 CMPC Cordillera Puente Alto Puente Alto 110 kV           

53 Santa Marta Central Santa Marta Santa Marta 23kV           

54 Las Lajas S/E Alto Maipo Alto Maipo 110 kV           

55 Convento Viejo Tap Convento Viejo Tap Convento Viejo 154 kV           

 

Tabla 6.55. Características de compensadores estáticos de reactivos en el ACT Centro. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 CER Polpaico S/E Polpaico Polpaico 220 kV           

2 STATCOM Cerro Navia S/E Cerro Navia Cerro Navia 220 kV           

 

Tabla 6.56. Características de plantas de generación solar y eólicas en el ACT Centro. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 PE Ucuquer II S/E Quelentaro ---           

2 PF Loma Los Colorados S/E Los Colorados 2 ---           

3 PF Santiago Solar Santiago Solar ---           



 

 

6.6.5 Caracterización de Recurso de Control de Tensión del ACT Centro Sur. 

Tabla 6.57. Características de elementos de compensación shunt en el ACT Centro Sur. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 CCEE Maipo 220 kV 4x60 MVAr S/E Maipo Maipo 220 kV           

2 CCEE Ancoa 220 kV 1x65 MVAr S/E Ancoa Ancoa 220 kV           

3 CCEE Maule 66 kV 15 MVAr S/E Maule Maule 66 kV           

4 CCEE Maule 66 kV 2x6 MVAr S/E Maule Maule 154 kV           

5 CCEE Maule 66 kV 1x7.5 MVAr S/E Maule Maule 154 kV           

6 Reactor Ancoa 242 kV 1x91 MVAr S/E Ancoa Ancoa 220 kV           

7 Reactor Ancoa 525 kV 1x84 MVAr - 1 Reactor Ancoa L1 S/E Ancoa           

8 Reactor Ancoa 525 kV 1x84 MVAr - 2  Reactor Ancoa L2 S/E Ancoa           

9 Reactor Ancoa 525 kV 1x84 MVAr - 3  Reactor Ancoa- Nva Charrúa L1 S/E Ancoa           

10 Reactor Ancoa 525 kV 1x84 MVAr - 4  Reactor Ancoa- Nva Charrúa L2 S/E Ancoa           

11 Reactor Ancoa 500 kV 1x110 MVAr - 5  Reactor Ancoa-A. Jahuel L3 S/E Ancoa           

12 Reactor Ancoa 525 kV 1x110 MVAr - 6  Reactor Ancoa-A. Jahuel L4 S/E Ancoa           

13 Reactor Ancoa 525 kV 1x110 MVAr - 7  Reactor Ancoa-Charrúa L3 S/E Ancoa           

14 Reactor Charrúa 525 kV 1x84 MVAr – 1  Reactor Charrúa-Nva. Charrúa L1 S/E Charrúa           

15 Reactor Charrúa 500 kV 1x84 MVAr – 2  Reactor Charrúa-Nva. Charrúa L2 S/E Charrúa           

16 Reactor Charrúa 500 kV 1x84 MVAr – 3  Reactor Charrúa-Ancoa L3 S/E Charrúa           

17 CCEE Alameda 66 kV 2x2.5 MVAr S/E Alameda Alameda 66 kV           

18 CCEE Cachapoal 15 kV 2x2.5MVAr S/E Cachapoal Cachapoal 66 kV           

19 CCEE Chillán 66 kV 1x10 MVAr S/E Chillán Chillan 66 kV           

20 CCEE Chillán 15 kV 1x2.5 MVAr S/E Chillán Chillan 66 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

21 CCEE Colchagua 15 kV 2x2.5 MVAr S/E Colchagua Colchagua 66 kV           

22 CCEE Constitucion 23 kV 1x2.5 MVAr S/E Constitucion Constitución 23 kV           

23 CCEE Curico 13.2 kV 2x2.5 MVAr S/E Curico Curicó 66kV           

24 CCEE Itahue 13.8 kV 4x5.4 MVAr S/E Itahue Isla de Maipo 66 kV            

25 CCEE Fátima 15 kV 1x2.5 MVAr S/E Fátima Fátima 15.5 kV            

26 CCEE Fátima 15 kV 1x5 MVAr S/E Fátima Fátima 15.5 kV            

27 CCEE Rancagua 13.8 kV 1x4.4 MVAr S/E Rancagua Rancagua 66 kV           

28 CCEE Rancagua 13.8 kV 1x4.6 MVAr S/E Rancagua Rancagua 66 kV            

29 CCEE Rancagua 13.8 kV 1x6.9 MVAr S/E Rancagua Rancagua 66 kV            

30 CCEE San Francisco 15 kV 2x8 MVAr Tap San Francisco San Francisco 66 kV            

31 CCEE Santa Elvira 66 kV 2x2.5 MVAr S/E Santa Elvira Santa Elvira 66 kV            

32 CCEE Santa Elvira 66 kV 1x5 MVAr S/E Santa Elvira Santa Elvira 66 kV            

33 CCEE Sn Vic Tagua Tagua 66 kV 2x2.5 MVAr S/E S. Vte de Tagua Tagua S. Vte Tagua Tagua 66 kV           

34 CCEE Talca 66 kV 1x2.5 MVAr S/E Talca Talca 66 kV            

35 CCEE Talca 66 kV 1x5 MVAr S/E Talca Talca 66 kV            

36 CCEE Las Cabras 15 kV 1x2.5 MVAr S/E Las Cabras Las Cabras 66 kV            

37 CCEE Teno 66 kV 2x5 MVAr S/E Teno Teno 66 kV            

38 CCEE Angol 13.2 kV 1x2.5 MVAr S/E Angol Angol 66 kV           

39 CCEE Charrúa 13.2 kV 1x15 MVAr S/E Charrúa Charrúa 154 kV            

40 CCEE Charrúa 13.2 kV 1x30 MVAr S/E Charrúa Charrúa 154 kV            

41 CCEE Charrúa 13.8 kV 1x11 MVAr S/E Charrúa Charrúa 66 kV            

42 CCEE Charrúa 154 kV 1x55 MVAr S/E Charrúa Charrúa 154 kV            

43 CCEE Charrúa 220 kV 1x65 MVAr S/E Charrúa Charrúa 220 kV           

44 CCEE Cholguan 13.2 kV 2x2.4 MVAr Tap Cholguán Cholguan 220 kV            
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45 CCEE Laja 13.2 kV 1x8.2 MVAr S/E Laja (CMPC Laja 220 kV            

46 CCEE Laja 6 kV 2x5.4 MVAr S/E Laja (CMPC Laja 220 kV            

47 CCEE Laja 6 kV 1x7.2 MVAr S/E Laja (CMPC Laja 220 kV            

48 CCEE Laja 6 kV 1x4.8 MVAr S/E Laja (CMPC Laja 220 kV           

49 CCEE Los Angeles 13.2 kV 1x 2.5 MVAr S/E Los Angeles Los Angeles 66 kV            

50 CCEE Los Angeles 15 kV 1x 2.5 MVAr S/E Los Angeles Los Angeles 66 kV            

51 CCEE M.Velasco 66 kV 1x2.5 MVAr S/E Manso de Velasco Manso de Velasco 66 kV            

52 
CCEE San Fco. de Mostazal 15 kV 1x1.25 
MVAr 

S/E San Fco de Mostazal San Fco de Most 66 kV            

53 
CCEE San Fco. de Mostazal 15 kV 1x2.5 
MVar 

S/E San Fco de Mostazal San Fco de Most 66 kV           

54 CCEE Molina 13.2 kV 1x5MVAr S/E Molina Molina 66 kV            

55 CCEE Molina 13.2 kV 1x2.7MVAr S/E Molina Molina 66 kV            

56 CCEE Rauquén 15.5 kV 1x1.25MVAr S/E Rauquén Raquén 66 kV            

57 CCEE Rauquén 15.5 kV 1x2.5 MVAr S/E Rauquén Raquén 66 kV            

58 CCEE Rengo 15 kV 1x2.5 MVAr S/E Rengo Rengo 66 kV           

59 CCEE Lo Miranda 15 kV 2x2.5 MVAr S/E Lo Miranda Lo Miranda 66 kV            

60 CCEE Cementos Bio Bio 6.3 kV 2x1.2 MVAr S/E Cementos Bio Bio Cementos Bio Bio 66 kV            

61 CCEE Cementos Bio Bio 6.3 kV 1x1.8 MVAr S/E Cementos Bio Bio Cementos Bio Bio 66 kV            

62 CCEE La Confluencia 23 kV 2x10.9 MVAr S/E La Confluencia La Confluencia 220 kV           

63 CCEE La Confluencia 23 kV 2x10.3 MVAr S/E La Confluencia La Confluencia 220 kV            

64 CCEE La Confluencia 23 kV 2x7.5 MVAr S/E La Confluencia La Confluencia 220 kV            

65 CCEE Panimavida 7.6 kV 1x1 MVAr S/E Panimavida Panimavida 66 kV            

66 CCEE Panimavida 7.6 kV 1x0.45 MVAr S/E Panimavida Panimavida 66 kV            

67 CCEE Longavi 7.6 kV 1x1 MVAr S/E Longaví Longaví 66 kV           
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68 CCEE San Gregorio 7.6 kV 1x0.6 MVAr S/E San Gregorio San Gregorio 66 kV            

 

Tabla 6.58. Características de cambiadores de tap bajo carga en el ACT Centro Sur. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Colbún 230/66/13,8 kV 25MVA S/E Colbun Colbun 220 kV           

2 Minero 230/115/13.8 kV – 167 MVAT1 S/E Minero Minero 220 kV           

3 Minero 230/115/13.8 kV – 167 MVA T2 S/E Minero Minero 220 kV           

4 Minero 230/115/13.8 kV – 167 MVA T3 S/E Minero Minero 220 kV           

5 Chillán 154/66kV_75MVA_3 S/E Chillan Chillan 154 kV           

6 Itahue 154/66/13.2kV 56MVA-2 S/E Itahue Itahue 154 KV           

7 Itahue 154/66/13.8kV 56MVA-5 S/E Itahue Itahue 154 KV           

8 Itahue 154/69/14.8kV 75MVA_1 S/E Itahue Itahue 154 KV           

9 Itahue 220/154/66 kV 300 MVA_4 S/E Itahue Itahue 154 KV           

10 Itahue 154/66/13.2kV 100MVA_5 S/E Itahue Itahue 154 KV           

11 Linares 154/69kV_75MVA_1 S/E Linares Linares 154 kV           

12 Malloa 154/66/15kV 75MVA S/E Malloa Malloa 154 kV           

13 Malloa 154/66/15kV 75MVA-2 S/E Malloa Malloa 154 kV           

14 Maule 154/69kV-60MVA 1 S/E Maule Maule 154 kV           

15 Maule 154/69kV-60MVA 2 S/E Maule Maule 154 kV           

16 PCortes 154/69kV_56MVA_1 S/E Pcortes PCortes 66 kV           

17 PCortes 154/69kV_60MVA_2 S/E Pcortes PCortes 66 kV           
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18 Pcortes 154/69/14.8kV 75MVA 4 S/E Pcortes PCortes 154 kV           

19 Paine 154/66 kV_56MVA_1 S/E Paine Paine 154 kV           

20 Paine 154/66 kV_75MVA_2 S/E Paine Paine 154 kV           

21 Parral 154/66 kV_75MVA S/E Parral Parral 154 kV           

22 Rancagua 154/69kV_56MVA_1 S/E Rancagua Rancagua 154 kV           

23 Rancagua 154/69kV_75MVA_4 S/E Rancagua Rancagua 154 kV           

24 San Fernando 154/69 kV 56 MVA 1 S/E San Fernando San Fernando 154 kV           

25 San Fernando 154/69 kV 75 MVA 2 S/E San Fernando San Fernando 154 kV           

26 San Fernando 154/69 kV 25 MVA 3 S/E San Fernando San Fernando 154 kV           

27 Teno 154/66/14.8kV_75MVA_3 S/E Teno Teno 154 kV           

28 Teno 154/66/13.2kV_25MVA_5 S/E Teno Teno 154 kV           

29 Campanario 154/110/10.5 kV-75MVA S/E Campanario Campanario 110 kV           

30 Charrúa 154/69/13.8kV-75MVA-TR2 S/E Charrúa Charrúa 154 kV           

31 Charrúa 154/69/13.8kV-75MVA-TR7 S/E Charrúa Charrúa 154 kV           

32 Charrúa 220/154kV-390MVA-TR1 S/E Charrúa Charrúa 154 kV           

33 Charrúa 525/230/66kV-750MVA-TR5 S/E Charrúa Charrúa 220 kV           

34 Charrúa 525/230/66kV-750MVA-TR6 S/E Charrúa Charrúa 220 kV           

35 Charrúa 525/230/66kV-750MVA-TR8 S/E Charrúa Charrúa 220 kV           

36 Entre ríos 525/230/66kV-750MVA S/E Entre Ríos Entre Ríos 220 kV           

37 Planta Cholguán 66/13.2/4.16kV_20MVA S/E Cholguan Cholguan 66 kV           

38 Zona Caída 220/66/13.8kV_37MVA S/E Zona de Caída Zona de Caída 220 kV           

39 Temuco 230/69/13,8kV_60MV S/E Temuco Temuco 66 kV           

40 Temuco 220/66kV-75 MVA  S/E Temuco Temuco 66 kV           

41 Temuco 220/66kV-75 MVA  S/E Temuco Temuco 66 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

42 Temuco 220/66kV-75 MVA  S/E Temuco Temuco 66 kV           

43 Duqueco 220/66 kV 75 MVA S/E Duqueco Duqueco 66 kV           

44 Los Peumos 220/66 kV 75 MVA S/E Los Peumos Los Peumos 66 kV           

 

Tabla 6.59. Características de unidades generadoras en el ACT Centro Sur. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Colihues U1 S/E Minera Valle Central Minera V. Central 11 kV           

2 Colihues U2 S/E Minera Valle Central Minera V. Central 11 kV           

3 Constitución 2A S/E Central Constitución Central Const 23 kV           

4 Constitución 2B S/E Central Constitución Central Const 23 kV           

5 Constitución U1 S/E Central Constitución Central Const 23 kV           

6 DS1 S/E Minera Valle Central Minera V. Central 0.4 kV           

7 DS2 S/E Minera Valle Central Minera V. Central 0.4 kV           

8 Esperanza U1 S/E Minera Valle Central Minera V. Central 0.4 kV           

9 Lincanten S/E Licanten Licanten 13.8 kV           

10 Lircay U1 S/E Lircay Lircay 6.6 kV           

11 Lircay U2 S/E Lircay Lircay 6.6 kV           

12 Mallarauco S/E El Paico El Paico 13.2 kV           

13 Mariposas S/E Mariposas Mariposas 6.6 kV           

14 Ojos de Agua S/E Cipreses Cipreses 13.8 kV           

15 Pacífico S/E Pacífico Pacífico 13.2 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

16 San Fco de Mostazal Central San Fco de Most ---           

17 San Gregorio S/E San Gregorio San Gregorio 0.38 kV           

18 Teno G1 S/E Aguas Negras Aguas Negras 0.4 kV           

19 Teno G2 S/E Aguas Negras Aguas Negras 0.4 kV           

20 Teno G3 S/E Aguas Negras Aguas Negras 0.4 kV           

21 Abanico U1-U6 S/E Abanico Abanico 13.8 kV           

22 Antuco U1 S/E Antuco Antuco 13.8 kV           

23 Antuco U2 S/E Antuco Antuco 13.8 kV           

24 Yungay U1-U4 S/E Yungay Campanario 11.5 kV 1           

25 El Toro U1-U4 S/E El Toro El Toro 13.8 kV 1           

26 Mampil U1 Central Mampil Mampil 13.8 kV           

27 Mampil U2 Central Mampil Mampil 13.8 kV           

28 Palmucho Central Palmucho Palmucho 13.8 kV           

29 Pangue U1 Central Pangue Pangue 13.8 kV 1           

30 Pangue U2 Central Pangue Pangue 13.8 kV 2           

31 Peuchen U1 Central Peuchen Peuchen 13.8 kV           

32 Peuchen U2 Central Peuchen Peuchen 13.8 kV           

33 Llauquereo U1 Central Llauquereo Llauquereo 23 kV           

34 Quilleco U1 Central Quilleco Quilleco 13.8 kV 1           

35 Quilleco U2 Central Quilleco Quilleco 13.8 kV 2           

36 Ralco U1 Central Ralco Ralco 13.8 kV 1           

37 Ralco U2 Central Ralco Ralco 13.8 kV 2           

38 Rucue U1 Central Rucue Rucue 13.8 kV 1           

39 Laja 1 Central Laja 1 Central Laja 220 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

40 Rucue U2 Central Rucue Rucue 13.8 kV 2           

41 Santa María Central Santa María Santa María 18 kV           

42 Cholguan Central Cholguan Cholguan 13.2 kV           

43 Itata Central Itata Itata 10.5 kV           

44 Laja (CMPC) S/E Laja (CMPC) Laja 13.2 kV           

45 Laja (Energía Verde) S/E Bucalemu Bucalemu 13.2 kV           

46 Los Pinos Central Los Pinos Los Pinos 11.5 kV           

47 Los Sauces Central Los Sauces ---           

48 Masisa S/E Masisa Masisa 13.2 kV           

49 Orafti Orafti Cabrero 23 kV           

50 Santa Lidia Central Santa Lidia Santa Lidia 15 kV           

51 La Mina Central La Mina Armerillo 66kV           

52 Los Hierros Central Los Hierros Canal Melado           

53 Los Hierros II Central Los Hierros II Canal Melado           

54 Rio Colorado Rio Colorado Rio Colorado 66 kV           

55 El Paso Central El Paso Central El Paso 154 kV           

56 Energía Pacífico S/E Mostazal Mostazal 15 kV           

57 Providencia Central Providencia Providencia 66 kV           

58 San Andrés Central San Andrés Central S. Andrés 10.5 kV           

59 Los Guindos Los Guindos Los Guindos 15 kV           

60 Picoiquén Picoiquén Picoiquén 13.2kV           

61 Santa Fe Energía S/E Santa Fé Energía Santa Fé Energía 13.2 kV           

62 Santa Fé S/E Santa Fé Santa Fé 13.2 kV           

63 CMPC Tissue S/E Isla de Maipo Isla de Maipo 66kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

64 Cóndores S/E Ancoa Ancoa 220 kV           

65 Loma Alta Central Loma Alta Loma Alta 13.8 kV           

66 Pehuenche U1 Central Pehuenche Pehuenche 13.8 kV 1           

67 Pehuenche U2 Central Pehuenche Pehuenche 13.8 kV 2           

68 Celco Central Celco Celco 6 kV           

69 Cipreses U1 Central Cipreses Cipreses 13.8 kV 1           

70 Cipreses U2 Central Cipreses Cipreses 13.8 kV 2           

71 Cipreses U3 Central Cipreses Cipreses 13.8 kV 3           

72 Confluencia U1 Central Confluencia Confluencia 15 kV 1           

73 Confluencia U2 Central Confluencia Confluencia 15 kV 2           

74 Curillinque Central Curillinque Currillinque 13.8 kV           

75 Isla U1 Central Isla Isla 13.8 kV 1           

76 Isla U2 Central Isla Isla 13.8 kV 2           

77 La Higuera U1 Central La Higuera La Higuera 13.8 kV 1           

78 La Higuera U2 Central La Higuera La Higuera 13.8 kV 2           

79 Nueva Aldea G1 Central Nueva Aldea N.Aldea L2 15 kV           

80 Nueva Aldea G2 Central Nueva Aldea N.Aldea B4 15 kV           

81 Nueva Aldea G3 Central Nueva Aldea N.Aldea B5 15 kV           

82 Nueva Aldea G4 Central Nueva Aldea N.Aldea B1 11.5 kV           

83 San Ignacio Central San Ignacio San Ignacio 13.8 kV           

84 Viñales Planta Viñales Viñales 13.2 kV           

85 Angostura U1 Central Angostura Angostura 13.8 kV           

86 Angostura U2 Central Angostura Angostura 13.8 kV           

87 Angostura U3 Central Angostura Angostura 13.8 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

88 Laja Central Laja Central Laja 220 kV           

89 Río Picoiquén S/E Río Picoiquén Río Picoiquén 66 kV           

 

Tabla 6.60. Características de plantas de generación solar y eólicas en el ACT Centro Sur. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 PE Cuel S/E Cuel 154kV ---           

2 PE San Gabriel S/E PE San Gabriel 220 kV ---           

3 PE Renaico S/E PE Renaico 220 kV ---           

4 PE Tolpán Sur S/E PE Tolpán 220 kV ---           

 

 

6.6.6 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT Concepción 

Tabla 6.61. características de elementos de compensación shunt en el ACT Concepción. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 CCEE Chiguayante 15 kV 2x2.5 MVAr S/E Chiguayante Chiguayante 66 kV           

2 CCEE Colo Colo 66 kV 2x2.5 MVAr S/E Colo Colo Colo Colo 66 kV           

3 CCEE Concepcion 13.2 kV 4X5 MVAr S/E Concepción Concepción 154 kV           

4 CCEE Concepcion 13.2 kV 1x20 MVAr S/E Concepción Concepción 154 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

5 CCEE Concepcion 13.2 kV 1x5 MVAr S/E Concepción Concepción 66 kV           

6 CCEE Coronel 66 kV 1x10 MVAr S/E Coronel Coronel 66 kV           

7 CCEE Coronel 13.2 kV 4x5 MVAr S/E Coronel Coronel 66 kV           

8 CCEE Curalinahue 13.2 kV 1x2.5 MVAr Curanilahue Curalinahue 66 kV           

9 CCEE Curanilahue 23 kV 1x2.5 MVAr Curanilahue Curalinahue 66 kV           

10 CCEE Ejercito 66 kV 2x2.5 MVAr S/E Ejercito Ejercito 66 kV           

11 CCEE Escuadrón 8.95 kV 1x1.25 MVAr S/E Escuadron Escuadrón 66 kV           

12 CCEE Escuadrón 8.95 kV 1x2.5 MVAr S/E Escuadron Escuadrón 66 kV           

13 CCEE Latorre 15 kV 2x2.5 MVAr S/E Latorre Latorre 66 kV           

14 CCEE Lebu 13.2 kV 1x2.5 MVAr Lebu 66 kV Lebu 66 kV           

15 CCEE Perales 15 kV 2x2.5 MVAr S/E Perales Perales 66 kV           

16 CCEE Petropower 20 kV 1x25 MVAr Central Petropower Petropower 66 kV           

17 CCEE San Vicente 13.2 kV 1x10MVAr S/E San Vicente San Vicente 154 kV           

18 CCEE San Vicente 13.2 kV 1x8.3MVAr S/E San Vicente San Vicente 154 kV           

19 CCEE San Vicente 154kV 1x40 MVAr S/E San Vicente San Vicente 154 kV           

20 CCEE Tumbes 15 kV 1x2.5 MVAr S/E Tumbes Tumbes 66 kV           

21 CCEE Lirquén 15 kV 1x1.9 MVAr S/E Lirquén Lirquén 66 kV           

22 CCEE Lirquén (INDURA) 6.2 kV 1x1.2 MVAr Tap Lirquén (INDURA) Lirquén 66 kV           

23 CCEE Loma Colorada 15 kV 1x2.5 MVAr S/E Loma Colorada Loma Colorada 66 kV           

24 CCEE Arenas Blancas 8.95 kV 1x2.5 MVAr S/E Arenas Blancas Arenas Blancas 66 kV           

25 CCEE Arenas Blancas 8.95 kV 1x1.25 MVAr S/E Arenas Blancas Arenas Blancas 66 kV           

26 CCEE Retiro13.8 kV 1x2.5 MVAr S/E Retiro Retiro 66 kV           

27 CCEE Celulosa Pacífico 13.2 kV 1x2.4 MVAr S/E Pacífico Pacífico 220 kV           

28 CCEE Parral 15 kV 2x5 MVAr S/E Parral Parral 154 kV           



 

Tabla 6.62. Características de cambiadores de tap bajo carga de transformadores de tres devanados en el ACT Concepción. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Alonso de Ribera 154/66kV_75MVA_2 S/E A. Ribera A. de Ribera 66 kV           

2 Alonso de Ribera 154/66kV_75MVA_1 S/E A. Ribera A. de Ribera 66 kV           

3 C. Petropower 66/11/6.6 kV 85MVA Central Petropower Petropower 66 kV           

4 Petropower 154/66/20kV 65 MVA T1 Central Petropower Petropower 154 kV           

5 Concepcion 220/161/13.2kV-260MVA S/E Concepción Concepcion 154 kV           

6 Concepción 154/66kV 56 MVA 2 S/E Concepción Concepcion 154 kV           

7 Concepción 154/66kV 56 MVA 3 S/E Concepción Concepcion 154 kV           

8 Coronel 154/69kV-60MVA _T4 S/E Coronel Coronel 66 kV           

9 Coronel 154/69kV-60MVA _T5 S/E Coronel Coronel 66 kV           

10 Coronel 154/69kV-56MVA _T3 S/E Coronel Coronel 154 kV           

11 Coronel 154/69kV-56MVA _T6 S/E Coronel Coronel 154 kV           

12 Curanilahue 66/66 kV_30 MVA S/E Curanilahue Tres Pinos 66 kV           

13 Hualpen 220/161/66kV-300MVA S/E Hualpen Hualpen 154 kV           

14 San Vicente 154/66/13.2 S/E San Vicente San Vicente 66 kV           

15 Talcahuano 154/69kV_75MVA 1 S/E Talcahuano Talcahuano 66 kV           

16 Talcahuano 154/69kV_56MVA 2 S/E Talcahuano Talcahuano 66 kV           

 

Tabla 6.63. Características de unidades de generación en el ACT Concepción. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Arauco Central Arauco Arauco 13.2 kV 1           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

2 Arauco U6 Central Arauco Arauco 13.2 kV 6           

3 Bocamina II U1 Central Bocamina Bocamina 18 kV           

4 Petropower Central Petropower Petropower 11.5 kV           

5 Coronel Central Coronel Coronel 11 kV           

6 Lebu Central Lebu ---           

7 Cañete Central Cañete ---           

8 FPC Central Fopaco ---           

9 FPC U2 Central Fopaco ---           

10 Horcones Central Horcones ---           

11 Newen Central Newen ---           

12 Trongol Central Trongol ---           

13 Energía Biobio Papeles BíoBío ---           
 

Tabla 6.64. características de condensadores sincrónicos en el ACT Concepción. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 CONCEPCIÓN CS1 S/E Concepción Concepción 154 kV           

2 CONCEPCIÓN CS2 S/E Concepción Concepción 154 kV           

 



 

6.6.7 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT Sur 

Tabla 6.65. Características de elementos de compensación shunt en el ACT Sur. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 CCEE Ancud 23 kV 1x3 MVAr Central Ancud Ancud 110 kV           

2 CCEE Chivilcan 66 kV 2x2.5 MVAr S/E Chivilcán Chivilcán 66 kV           

3 CCEE Chonchi 23 kV 1x1.2 MVAr S/E Chonchi (Castro) Chonchi 23 kV           

4 CCEE Imperial 23 kV 1x2.4 MVAr S/E Imperial Imperial 66 kV           

5 CCEE L. Union 13.2 kV 2x2.4 MVAr La Unión L.Unión 66 kV           

6 CCEE L. Union 23 kV 1x1.8 MVAr La Unión L.Unión 66 kV           

7 CCEE Loncoche 23 kV 1x1.25 MVAr S/E Loncoche Loncoche 66 kV           

8 CCEE Loncoche 23 kV 1x2.5 MVAr S/E Loncoche Loncoche 66 kV           

9 CCEE Los Lagos 13.2 2x1.2 MVAr S/E Los Lagos Los Lagos 66 kV           

10 CCEE Osorno 23 kV 1x5.1 MVAr S/E Osorno Osorno 66 kV           

11 CCEE P. Varas 13.8 kV 2x1.4 MVAr Pto. Varas P.Varas 66 kV           

12 CCEE P. Varas 13.8 kV 2x1.2 MVAr Pto. Varas P.Varas 66 kV           

13 CCEE Picarte 13.2 kV 1x2.7 MVAr Picarte Picarte 66 kV           

14 CCEE Picarte 13.2 kV 1x1.8 MVAr Picarte Picarte 66 kV           

15 CCEE Pitrufquén 23 kV 1x2.5 MVAr Pitrufquén Pitrufquén 23 kV           

16 CCEE Pto Montt 23 kV 1x4.5 MVAr S/E Puerto Montt P.Montt 23 kV           

17 CCEE Pto Montt 23 kV 3x3.6 MVAr S/E Puerto Montt P.Montt 23 kV           

18 CCEE Pumahue 15 kV 2x2.5 MVAr S/E Pumahue Pumahue 66 kV           

19 CCEE Quellón 24 kV 2x1.8MVAr S/E Quellón  Quellón 110 kV           

20 CCEE Valdivia 13.2 kV 1x3 MVAr  Eq. Valdivia Valdivia 66 kV           

21 CCEE Valdivia 13.2 kV 1x1.8 MVAr  Eq. Valdivia Valdivia 66 kV           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

22 CCEE Victoria 13.2 kV 1x2.5 MVAr S/E Victoria Victioria 66 kV           

23 CCEE S. Pedro Dalcahue 30 kV 2x8.14 MVAr S/E Dalcahue Dalcahue 110 kV           

24 CCEE Pid Pid 23 kV 1x1.2 MVAr S/E Pid Pid Pid Pid 110 kV           

25 CCEE Padre de las Casas 15 kV 1x2.5 MVAr S/E P. de las Casas P. de las Casas 66 kV           

26 CCEE Villarrica 23 kV 1x2.5 MVAr S/E Villarrica Villarrica 66 kV           

27 CCEE Villarrica 23 kV 1x2.5 MVAr S/E Villarrica Villarrica 66 kV           

28 CCEE Chumpullo 6.3 kV 1x4.2 MVAr S/E Chumpullo Chumpullo 6.3 kV           

29 CCEE Pichirropulli 23 kV 1x2.4 MVAr S/E Pichirropulli Pichirropulli 23 kV           

30 CCEE Pichirropulli 13.8 kV 1x2.4 MVAr S/E Pichirropulli Pichirropulli 23 kV           

31 CCEE Pucón 23 kV 1x 2.5 MVAr S/E Pucón Pucón 66 kV           

32 RE San Pedro 36 kV 1x1.3MVAr S/E San Pedro San Pedro 110 kV           

33 RE Puerto Montt 220 kV 1x15 MVAr - 1 
Puerto Montt - 
Rahue L1 

Puerto Montt 220 kV           

34 RE Puerto Montt 220 kV 1x15 MVAr - 2 
Puerto Montt - 
Rahue L2 

Puerto Montt 220 kV           

35 RE Cautín 220 kV 1x15 MVAr - 1 S/E Cautín S/E Cautín           

36 RE Cautín 220 kV 1x15 MVAr - 2 S/E Cautín S/E Cautín           

 



 

Tabla 6.66. Características de cambiadores de tap bajo carga de transformadores de tres devanados en el ACT Sur. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Melipulli 230/115/13.8kV_60MVA S/E Melipulli Melipulli 110 kV           

2 Melipulli 230/69/13.8kV_60MVA S/E Melipulli Melipulli 66 kV           

3 Valdivia 220/66kV-60 MVA S/E Valdivia Valdivia 66 kV           

4 Valdivia 220/66kV-60 MVA 2 S/E Valdivia Valdivia 66 kV           

5 Pilauco 220/66/23kV-120 MVA  S/E Pilauco Pilauco 66 kV           

6 Melipeuco 110/23/13.8KV 60MVA S/E Melipeuco Melipeuco 110 kV           

7 Río Toltén 220/110/13.8KV 60MVA S/E Río Toltén  Río Toltén 220 kV           

8 Chiloé 220/110/23kV 90MVA S/E Chiloé Chiloé 110 kV           

9 Antillanca 220/110kV-180 MVA S/E Antillanca Antillanca 110 kV           

10 Copihues 115/69/13.8kV-30 MVA S/E Copihues Copihues 66 kV           

11 Río Bonito 110/23 kV_30 MVA S/E Río Bonito Río Bonito 110 kV           

12 Pargua 230/115-69/15 KV 60MVA S/E Pargua Pargua 110 kV           

 

Tabla 6.67. Características de unidades de generación en el ACT Sur. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 Canutillar U1 Central Canutillar Canutillar 13.8 kV 1           

2 Canutillar U2 Central Canutillar Canutillar 13.8 kV 2           

3 Rucatayo Central Rucatayo Rucatayo 13.8 kV           

4 Valdivia Central Valdivia Valdivia 15 kV           

5 Pilmaiquen U1 Central Pilmaiquén Pilmaiquén 6.9 kV 1           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

6 Pilmaiquen U2 Central Pilmaiquén Pilmaiquén 6.9 kV 2           

7 Pilmaiquen U3 Central Pilmaiquén Pilmaiquén 6.9 kV 3           

8 Pilmaiquen U4 Central Pilmaiquén Pilmaiquén 6.9 kV 4           

9 Pilmaiquen U5 Central Pilmaiquén Pilmaiquén 6.9 kV 5           

10 Pullinque U1 Central Pullinque Pullinque 13.8 kV 1           

11 Pullinque U2 Central Pullinque Pullinque 13.8 kV 2           

12 Pullinque U3 Central Pullinque Pullinque 13.8 kV 3           

13 Licán Central Licán Licán 13.2 kV           

14 Capullo Central Capullo Capullo 13.8 kV           

15 Generador Antilhue U1 Central Antilhue Antilhue 11.5 kV 1           

16 Generador Antilhue U1 Central Antilhue Antilhue 11.5 kV 2           

17 Trapen N1 Central Trapen ---           

18 Trapen N2 Central Trapen ---           

19 Trapen N3 Central Trapen ---           

20 Trapen N4 Central Trapen ---           

21 Chuyaca U1-U4 Central Chuyaca ---           

22 Chuyaca U5-U6 Central Chuyaca ---           

23 Chuyaca U7-U8 Central Chuyaca ---           

24 Calle Calle U1-U7 Central Calle Calle ---           

25 Calle Calle U8 Central Calle Calle ---           

26 Ancud Central Ancud ---           

27 Callao Central Callao ---           

28 Chiloé Central Chiloé ---           

29 Comasa Central Comasa ---           



 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

30 Chufquén Central Chufquén ---           

31 Collipulli Central Collipulli ---           

32 Curacautin U1-U3 Central Curacautín ---           

33 Curacautin U2 Central Curacautín ---           

34 Degañ Central Degañ ---           

35 El Manzano Central El Manzano ---           

36 Las Nalcas Central Las Nalcas ---           

37 Pelohuén Central Pelohuén ---           

38 Quellón II Central Quellón II ---           

39 Truful-Truful Central Truful-Truful ---           

40 Carilafquén S/E Melipeuco Melipeuco 23 kV           

41 Malalcahuello S/E Melipeuco Melipeuco 23 kV           

42 Pulelfu Central Pulelfu Pulelfu 66 kV           

43 Licán S/E Licán  Licán 110 kV           

44 Cumbres U1 Central Cumbres ---           

45 Cumbres U2 Central Cumbres ---           

46 Palmar U1 Central Palmar ---           

47 Palmar U2 Central Palmar ---           

 

 

 



 

Tabla 6.68. Características de compensadores de estáticos de reactivos en el ACT Sur. 

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 CER Puerto Montt S/E Pto. Montt P. Montt 220 kV           

 

Tabla 6.69. Características de plantas de generación solar y eólicas en el ACT Sur.  

Id Nombre  Terminal S/E 
Barra a controlar  

Control 

Tipo Acción Función/Objetivo Respuesta Reserva 

(Nombre y kV) A M C D V Q SS P D P D 

1 PE San Pedro S/E S. Pedro de Dalcahue 110 kV ---           

2 PE San Pedro II S/E S. Pedro de Dalcahue 110 kV ---           

3 PE Aurora PE Aurora 33 kV ---           

 

 

 



 

 


	6 Anexos
	6.1 Despachos de Generación
	6.1.1 Despacho de Generación ACT 1: Norte Grande
	6.1.2 Despacho de Generación ACT 2: Norte Chico
	6.1.3 Despacho de Generación ACT 3: Centro
	6.1.4 Despacho de Generación ACT 4: Centro-Sur
	6.1.5 Despacho de Generación ACT 5: Sur

	6.2 Listado de Unidades que participan del Control de tensión.
	6.3 Verificación de Estándares de SyCS para el Control de Tensión
	6.3.1 Verificación de comportamiento dinámico en ACT 1: Norte Grande
	6.3.1.1  Subárea Norte de ACT1 – Norte Grande: Escenario 6, Falla bifásica a tierra línea Kimal - Los Changos C1 500kV
	6.3.1.2 Subárea Norte de ACT1 – Norte Grande: Escenario 2, Desconexión reactor Los Changos 500 kV
	6.3.1.3 Subárea Sur de ACT1 – Norte Grande: Escenario 5, Falla bifásica a tierra línea O’Higgins—Farellón 220 kV

	6.3.2 Verificación de comportamiento dinámico en ACT 2: Norte Chico
	6.3.2.1 Subárea Norte: Escenario 2, Falla bifásica a tierra Línea Nueva Cardones – Nueva Maitencillo 500 kV
	6.3.2.2 Subárea Norte: Escenario 2, Desconexión intempestiva Reactor Parinas 500 kV N1
	6.3.2.3 Subárea Centro-Sur: Escenario 2, Falla bifásica a tierra Línea Nueva Pan de Azúcar – Polpaico 500 kV
	6.3.2.4 Subárea Centro-Sur: Escenario 6, Desconexión intempestiva Reactor Nueva Cardones 500 kV

	6.3.3 Verificación de comportamiento dinámico en ACT 3: Centro
	6.3.3.1 Escenario 3, ACT Centro Falla bifásica a tierra Línea Nva. Pan de Azúcar – Polpaico 500 kV C2.
	6.3.3.2 Escenario 5, ACT Centro Desconexión de carga I. Los Piuquenes 220 kV
	6.3.3.3 Escenario 3, Subárea Región Metropolitana, Desconexión Intempestiva Transformador Alto Jahuel 220/110 kV
	6.3.3.4  Escenario 6, Subárea Región Metropolitana, Desconexión de carga Tap Sta Marta 110 kV.
	6.3.3.5 Subárea V Región de ACT 3 – Centro Norte: Escenario 5, Falla bifásica a tierra línea Quillota - San Pedro 110 kV
	6.3.3.6  Subárea V Región de ACT 3 – Centro Norte: Escenario 2, Falla bifásica a tierra línea San Pedro - Ventanas 110 kV - L1 y salida Carga Enami 110 kV

	6.3.4 Verificación de comportamiento dinámico en ACT 4: Centro-Sur
	6.3.4.1 Subsistema 500 y 220 kV
	a) Escenario E4 – Falla 2T-T línea Ancoa - Entre Ríos 500kV C2
	b) Escenario E6 – Desconexión Consumos S/E Minero 110 kV

	6.3.4.2 Subárea 154 kV
	a) Escenario E2 – Desconexión ATR Alto Jahuel 225/161/69kV 100MVA
	b) Escenario E2 – Falla 2F-T línea Punta de Cortés - Tinguiririca 154kV C1

	6.3.4.3 Subárea Concepción
	a) Escenario E2 – Falla 2F-T línea Charrúa - Hualqui 220kV C1
	b) Escenario E2 – Falla 2F-T línea Concepción - Alonso de Ribera 154kV


	6.3.5 Verificación de comportamiento dinámico en ACT 5: Sur
	6.3.5.1 Escenario 5, Falla de circuito N 1 línea 2x220kV Nueva Pichirropulli – Tineo
	6.3.5.2 Escenario 6, Desconexión Reactor Nueva Ancud 220kV 50MVA


	6.4  Ranking de efectividad de los Recursos de CT
	6.4.1 ACT 1: Norte Grande
	6.4.1.1 Sub ACT Norte Grande – Norte
	6.4.1.2 Sub ACT Norte Grande – Sur

	6.4.2 ACT 2: Norte Chico
	6.4.2.1 Sub ACT Norte Chico – Norte
	6.4.2.2 Sub ACT Norte Chico – Centro/Sur

	6.4.3 ACT 3: Centro Norte
	6.4.3.1 Sub ACT Centro Norte 500 y 220 kV
	6.4.3.2 Sub ACT Región Metropolitana
	6.4.3.3 Sub ACT V Región

	6.4.4 ACT 4: Centro Sur
	6.4.4.1 Sub ACT Centro Sur 500 y 220 kV
	6.4.4.2 Sub ACT Zona 154 kV
	6.4.4.3 Sub ACT Concepción

	6.4.5 ACT 5: Sur

	6.5 Criterios generales de Selección y Priorización del Uso de los Recursos de CT
	6.6 Caracterización de los Recursos de Control de Tensión
	6.6.1 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT Norte Grande
	6.6.2 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT Norte Chico
	6.6.3 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT V Región Costa
	6.6.4 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT Centro
	6.6.5 Caracterización de Recurso de Control de Tensión del ACT Centro Sur.
	6.6.6 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT Concepción
	6.6.7 Caracterización de Recursos de Control de Tensión del ACT Sur



