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Informe Resumen de Falla

S/E Parral transformador N°1 de 154/66 kV, 75 MVA y transformador N° 2 de 154/66 kV, 25 MVA

IF 2024000830

21/02/2024

a. Fecha y hora de la falla

Fecha: 20/02/2024
Hora: 19:51

b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW

Central o S/E Afectada. Potencia Afectada MW  IF asociado
SS/EE Parral, Cauquenes, La Vega, Paso Hondo, San Gregorio y San Carlos 55 2024000830

c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación 

d. Causa preliminar de la falla.

Operación de protección diferencial transformador N°1 de 154/66 kV, 75 MVA a causa de falla en cable subterráneo (encontraron señal de descarga) del
terciario donde están conectados los bancos de CC/EE N° 3 y 4.
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 * Nota: En base a información entregada por los coordinados.
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