¢: COORDINADOR

Informe Resumen de Falla

‘ Linea de 220 kV Tocopilla - Kimal 1

\ IF 2024000877
24/02/2024
a. Fecha y hora de la falla
Fecha: 23/02/2024
Hora: 21:41
b. Estimacion de potencia desconectada (Central o S/E) MW
Central o S/E Afectada. Potencia Afectada MW IF asociado
C. Tocopilla U-16 337 2024000875
c. Otras instalaciones afectadas por la perturbacién
d. Causa preliminar de la falla.
Se investiga.

* Nota: En base a informacion entregada por los coordinados.



