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INFORME RESUMEN DE FALLA 
 

S/E San Andrés LT 220 kV Carrera Pinto - San Andrés 1 
 

IF 2024000995 
 

Fecha de Emisión: 02-03-2024 

 
 
1. Descripción de la perturbación 

 
a. Fecha y hora de la falla 

 
Fecha: 02-03-2024 
Hora: 09:44 

 
 
 
b. Estimación de potencia desconectada (Central o S/E) MW 

 
 

Central o S/E Afectada Potencia Afectada [MW] IF asociado 
consumos de Codelco División 
Radomiro Tomic 6.8 MW, STM 235 MW, 
Chilquinta 45 MW, CGE 78 MW, STS 6.5 
MW, Anglo American los bronces 18 MW, 
EPA 3 MW, CM El Teniente 4 MW, Andina 
3 MW, Escondida 100 MW, Minera Valle 
Central 100 MW, TEK 123 MW, 
Maricunga 4 MW, y Zaldívar 5.6 MW ( 
considerar que falta aun información 
no aportada por los coordinados). 
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C. PFV Luz del Norte, C. PFV Almeyda,    
C. PFV Campos de Sol, C. PFV Carrera 
Pinto, C. PFV Diego de Almagro, C. 
PFV Guanchoi, C. PFV Javiera, C. PFV 
Conejo, C. PFV El Salvador, C. PFV 
Pampa Solar Norte, C. PFV Sol de los 
Andes, C. PFV Diego de Almagro Sur,  
C. PFV Malgarida  
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c. Otras instalaciones afectadas por la perturbación 
 
No aplica. 

 
d. Causa preliminar de la falla 

 
Interrupción Del 52J3, 52J4, 52J7, 52J8, 52J10, 52J11 SE San Andres debido a apertura ATR 1 por sobre 
temperatura SE Cumbre Propiedad de Celeo Redes.  

 
* Nota: En base a información entregada por los coordinados. 
 


