
  

Estudio para análisis de falla EAF 139/2016 

"Desconexión forzada del transformador Nº4 110/12kV en S/E Recoleta"  

Fecha de Emisión: 10-05-2016 

  

1. Descripción pormenorizada de la perturbación  

      

  a. Fecha y Hora de la Falla  

    
Fecha 19-04-2016  

Hora 14:12:00  
 

      

  b. Estimación de consumos desconectados 

    Consumos desconectados (MW) 000031.00  
 

      

  c. Origen de la falla:  

    
De acuerdo con lo informado por la empresa Chilectra S.A., la desconexión forzada del transformador N°4 de S/E 
Recoleta fue por pérdida de aislación en la vía de operación de la protección de alivio de presión del 
transformador, producto de lluvias que afectaron a la región. 

      

  c.1 Fenómeno físico:  

    DIS1: Pérdida de aislación debido a fenómenos ambientales 

    La instalación no ha sido afectada por este fenómeno físico en el período de un año calendario. 

      

  c.2 Elemento donde se produjo la falla:  

    PR11: Sistema de control 

      

  c.3 Fenómeno eléctrico:  

    FA90: Falla en sistema de control 

      

  c.4 Modo (comportamiento de interruptores principales):  

    4: Abre sin haber recibido la orden de abrir  

      

  d. Comuna donde se presenta la falla:  

    13127: Recoleta 

      
 

2. Descripción del equipamiento afectado 

      

  a. Sistema de Generación  

    
Central Unidad Pérdida de Generación (MW) H. Desconexión  H. Normalización 

  Total : MW   
 

  
 
 
 

    



  b. Sistema de Transmisión 

    
Elemento Afectado Tramo Hora Desc. Hora Norm. 

Transformador N°4 110/12 kV S/E Recoleta - 14:12 19:11 (*) 
 

    (*) Información obtenida del informe de novedades relevantes del CDC. 

  c. Consumos  

    
Sub-Estación Pérdida de Consumo (MW) % consumo pre-falla  Hora Desc.  Hora Norm. 

S/E Recoleta  000031.00  000000.466  14:12 14:17 
 

    Total   : 31 MW 0.466 % 
  

    - Las horas y montos indicados corresponden a lo informado por la empresa Chilectra S.A. 
 

 

3. Estimación de la energía no suministrada  

      

    
Sub-Estación Empresa Tipo de Cliente 

Pérdida de 
Consumo (MW)  

Tiempo Desc. 
(Hr)  

ENS (MWHr) 

S/E Recoleta  CHILECTRA  Regulado  000031.00  00000.08 0000000002.6 
 

    

Clientes Regulados : 2.6 MWHr 

Clientes Libres : MWHr 

Total   : 2.6 MWHr 
 

    -El monto indicado corresponde a lo informado por la empresa Chilectra S.A. 
 

 

 

4. Descripción de las configuraciones en los momentos previo y posterior a la falla 

      

    Demanda del sistema previo a la falla: 6651.00 MW  

      

    Regulación de Frecuencia  

    Unidad reguladora: El Toro U2 

      

    Operación Programada  

    En anexo Nº 1 se adjunta el detalle de la generación programada para el día 19 de Abril de 2016.  

      

    Operación Real 

    En anexo Nº 2 se adjunta el detalle de la generación real del día 19 de Abril de 2016.  

      

    Movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC  

    
En anexo Nº 3 se presenta el detalle del movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC para 
el día 19 de Abril de 2016.  

      

    Mantenimientos 

    
En anexo Nº 4 se presenta el detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 19 de Abril de 
2016.  

      

    Estado y configuración previo a la falla 

    
Las instalaciones de transmisión se encontraban en servicio normal en los momentos previos a la desconexión 
forzada, con el interruptor 52HS acoplador de barra 110 kV abierto y el transformador N°2 110/12 kV en reserva 
conectada. 

    
  
 
 



    Otros antecedentes relevantes  

    

De acuerdo con lo indicado por la empresa Chilectra S.A.: 
 
Siendo las 14:12 horas del día 19 de abril de 2016, se produce la desconexión automática del transformador 
110/12 kV N°4 de S/E Recoleta, debido a pérdida de aislación en la vía de operación de la protección alivio de 
presión. Específicamente, se encontró dañado el enchufe de switch alarma y trip de la válvula de alivio de presión, 
producto de la lluvia que afectó a toda la Región Metropolitana el fin de semana del 16 al 17 de abril de 2016. 
 
En virtud de lo indicado en el párrafo anterior, se realizó reemplazo de la protección de alivio de presión del 
transformador N°4 de S/E Recoleta y su cableado. 

      

    Acciones correctivas a largo plazo 

    
No se indican. 

      

    Acciones correctivas a corto plazo 

    
No se indican. 

      

    Diagrama simplificado de las instalaciones previo a la falla  

    

 

 
 

 
 

 

 



5. Cronología de eventos y la descripción de las causas de los eventos 

      

    

Hora Evento 

14:12 
Apertura automática de los interruptores 52H2 y 52CT4 en S/E Recoleta, asociados al transformador N°4 de dicha 
subestación, por operación de su relé maestro.   

 

    -La hora indicada corresponde a lo informado por la empresa Chilectra S.A. 
 

 

6. Normalización del servicio 

      

    

Fecha Hora Acción 

19-04-2016 14:14:00  
Apertura manual de los alimentadores 12 kV Principal, Fontova, Recoleta, Nahuelbuta, Los Cardenales, 
Las Canteras y Pincoya de S/E Recoleta.   

19-04-2016 14:15:00  Cierre manual del interruptor acoplador de barra 12 kV B4-B3 en S/E Recoleta.   

19-04-2016 14:17:00  
Cierre manual de los alimentadores 12 kV Principal, Fontova, Recoleta, Nahuelbuta, Los Cardenales, 
Las Canteras y Pincoya de S/E Recoleta, recuperando los consumos afectados.   

19-04-2016 19:11:00 
Cierre manual de los interruptores 52H2 y 52CT4 en S/E Recoleta, normalizando el transformador N°4 
de dicha subestación. (*) 

19-04-2016 19:11:00 Apertura manual del interruptor acoplador de barra 12 kV B4-B3 en S/E Recoleta. (*) 
 

    
-Las fechas y horas indicadas corresponden a lo informado por la empresa Chilectra S.A. 
(*) Información obtenida del informe de novedades relevantes del CDC. 
 

 

 

7. Análisis de las causas de la falla y de la actuación de los dispositivos de protección y control 

    
La empresa Chilectra S.A. indica que la protección operada, relé de presión súbita del transformador N°4 de S/E 
Recoleta, no posee registros oscilográficos, motivo por el cual no es posible concluir sobre el comportamiento del 
sistema de protecciones del transformador N°4 en S/E Recoleta. 

 

 

 

8. Detalle de toda la información utilizada en la evaluación de la falla 

    

 Detalle de la generación programada para el día 19 de abril de 2016 (Anexo N°1).  

 Detalle de la generación real del día 19 de abril de 2016 (Anexo N°2).  

 Detalle del movimiento de centrales e informe de novedades relevantes del CDC correspondientes al día 19 
de abril de 2016 (Anexo N°3).  

 Detalle de los mantenimientos programados y forzados para el día 19 de abril de 2016 (Anexo N°4). 

 Informes de falla de instalaciones ingresados en el sistema CDEC por la empresa Chilectra (Anexo N°5). 

 Otros antecedentes aportados por la empresa Chilectra S.A. (Anexo N°6).   

 

 

 

9. Análisis de las actuaciones de protecciones 

    

9.1 Pronunciamiento CDEC y Propiedad 

De acuerdo con lo informado por la empresa Chilectra S.A., la desconexión forzada del transformador N°4 de 
S/E Recoleta fue por pérdida de aislación en la vía de operación de la protección de alivio de presión del 
transformador, producto de lluvias que afectaron a la región. 
 
La propiedad de la instalación afectada corresponde a la empresa Chilectra S.A. 

 
 
 



 

9.2 Desempeño Protecciones Eléctricas 

De acuerdo con los antecedentes presentados: 

 Se presume incorrecta desconexión automática del transformador N°4 de S/E Recoleta, por medio del relé 
maestro asociado a su protección de alivio de presión.  

 

9.3 Desempeño EDAC 

No se produjo la operación de un EDAC ante este evento según lo esperado.  

 

9.4. Desempeño EDAG 

No aplica. 
 

 

 

  

10. Análisis de las acciones e instrucciones del CDC y la actuación de los CC que corresponda 

    No hay observaciones respecto de las actuaciones del CDC y los CC durante la falla del día 19-04-2016   
 

 

 

11. Recomendación respecto de las instalaciones a las cuales la DO debería solicitar una auditoría 

    

Se solicitará a la empresa Chilectra S.A. registro fotográfico de la instalación fallada, junto con las acciones 
tendientes a evitar la repetición del origen de la falla (pérdida de aislación). Además, se solicitará el detalle de 
las maniobras de normalización topológica del transformador N°4 y acoplador de barra 12 kV en S/E Recoleta. 
 
Para el análisis de esta falla no se requirió la realización de auditorías en ninguna de las instalaciones del SIC.   

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 
Detalle de la generación programada para el día 19 de abril de 2016 



Centrales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Prog.

Pasada 785 771 710 708 684 679 709 779 787 812 834 854 881 883 882 865 800 778 774 795 794 797 783 745 18,889

Molles 0 0 0 0 0 2 7 7 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 13 17 18 5 147

Sauce Andes 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Aconcagua Ublanco 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 360

Aconcagua Ujuncal 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 278

Los Quilos 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 519

Florida 7 9 10 9 9 9 10 11 10 8 5 4 4 4 2 1 1 2 7 7 7 5 6 6 153

Maitenes 12 13 12 13 12 12 13 13 12 12 13 12 12 12 13 12 13 12 13 12 13 13 12 12 298

Alfalfal 80 80 80 80 79 79 79 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 76 76 79 79 81 82 1,855

Queltehues 42 42 42 42 41 41 42 42 41 41 42 40 40 42 42 42 42 42 42 41 42 42 41 41 997

Puntilla 8 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Volcán 12 12 13 12 13 12 13 13 12 12 13 12 12 13 13 12 13 12 12 13 13 13 13 13 301

Los morros 2 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Sauzal 18 21 14 22 5 4 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 117

Sauzal 60 Hz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sauzalito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Curillinque 56 56 30 30 30 30 30 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 50 1,208

San Ignacio 35 35 22 22 22 22 22 22 22 22 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 22 22 26 36 712

Loma Alta 26 26 14 14 14 14 14 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 23 561

Rucúe 47 47 47 47 47 47 47 47 47 55 55 55 55 55 55 55 55 55 47 47 47 47 47 47 1,200

Pullinque 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 225

Pilmaiquén 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

Capullo 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 6 5 5 6 6 6 6 6 6 156

Peuchén 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 37 37 37 28 0 0 0 0 0 0 0 0 170

Mampil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 21 21 21 20 15 0 0 0 0 0 0 15 121

Chacabuquito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antuco 90 90 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 90 90 90 90 90 90 90 90 2,250

Abanico 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 696

Isla 49 28 28 28 28 28 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 44 28 1,045

Eyzaguirre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 21

Quilleco 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20 20 20 20 20 516

El Rincon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiburgo 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

Palmucho 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 576

Hornitos 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 448

Puclaro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Ojos de Agua 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144

Coya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lircay 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

El Manzano 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

Pehui 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Truful-Truful 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

La Paloma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trueno 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 11

San Clemente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los Bajos 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Auxiliar del Maipo 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

La Higuera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juncalito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El Tártaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guayacan 1 6 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 7 7 53

Confluencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mariposas 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 96

Los Corrales 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 22

Los Corrales II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Carena 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 216

Diuto 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

Dongo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mallarauco 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24

Lican 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 5 0 0 0 0 0 0 0 117

Chacayes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Arena 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61

Allipén 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46

Nalcas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Callao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Reca 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Purisima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rucatayo 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 12 0 0 0 15 15 15 0 0 177

Providencia 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192

Robleria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Don Walterio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72

El Canelo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

MC1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 73

MC2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

Ensenada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Renaico 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 144

Rio Huasco 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

Las Vertientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Centrales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Prog.

El Llano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los Hierros 10 10 10 10 10 10 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 384

Los Padres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maisan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Las Flores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Laja 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 177

Angostura 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 840

Llauquereo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Picoiquén 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48

Los Hierros II 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 56

Trailelfú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quillaileo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Pichilonco 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

María Elena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El Paso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Térmicas 3,605 3,448 3,333 3,333 3,333 3,333 3,595 3,839 4,220 4,260 4,226 4,164 4,072 4,012 3,992 3,992 4,012 3,641 3,629 3,804 3,834 3,834 3,728 3,728 90,967

TAL - TAL 2_GNL_1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAL - TAL 2_GNL_2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tal - Tal 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tal - Tal 2_diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAL - TAL 1_GNL_1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TAL - TAL 1_GNL_2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tal - Tal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tal - Tal 1_diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diego de Almagro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guacolda 1 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 140 80 60 60 60 60 152 152 152 152 152 152 3,196

Guacolda 2 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 3,648

Guacolda 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Guacolda 4 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 140 60 60 60 60 60 60 80 152 152 152 152 152 3,012

Guacolda 5 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 110 60 60 60 60 60 60 60 60 144 144 144 144 144 2,750

Huasco TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Huasco TG_IFO180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L.Verde TG (18 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los Vientos TG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nehuenco gas + Nehuenco gas_CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nehuenco diesel + Nehuenco diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nehuenco GNL 250 250 250 250 250 250 250 250 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 7,120

Nehuenco 9B gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nehuenco 9B diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nehuenco 9B GNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nehuenco II CC + Nehuenco II CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nehuenco II diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nehuenco II GNL 260 260 260 260 260 260 260 260 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 8,000

San Isidro gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Isidro diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Isidro GNL 165 165 165 165 165 165 165 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 240 165 165 165 165 165 165 5,785

San Isidro II gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Isidro II diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Isidro II GNL 380 270 180 180 180 180 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 8,210

San Isidro II GNL_CA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventanas 1 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2,160

Ventanas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nueva Ventanas 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 6,528

Laguna Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nueva Renca GNL 280 240 240 240 240 240 270 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 280 280 310 310 240 240 6,820

Nueva Renca FA_GLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nueva Renca FA_GNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nueva Renca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nueva Renca diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Renca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Campiche 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 6,528

Celco 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 100

Petropower 1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 1,560

Laja 9 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 2 167

Bocamina I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bocamina II 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 8,400

Arauco 10 10 3 3 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 212

Cholguán 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 216

Licantén 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 129

Valdivia 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 504

Antilhue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horcones TG (24 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Horcones TG_diesel (24 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coronel TG (43 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coronel TG diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nueva Aldea 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 336



Centrales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Prog.

Nueva Aldea 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nueva Aldea 3 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 792

Viñales 16 16 6 6 6 6 16 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 22 22 22 6 6 408

Candelaria 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Candelaria 1_die 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Candelaria 1_GNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Candelaria 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Candelaria 2_die 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Candelaria 2_GNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trongol (2.8 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lebu (2.5 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cañete (3.1 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Traiguen (1.7 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Curacautin (2.2 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Collpulli (2.5 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yungay_1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yungay_2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yungay_3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yungay_4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yungay_1 _GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Yungay_2_GAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Casablanca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Casablanca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Las Vegas (2.3 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Curauma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Con Con (2.7 MW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESCUADRON (ex FPC) 12 12 6 6 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 264

Constitucion  1_elektr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maule 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Monte Patria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Punitaqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EnorEsperanza_DS1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EnorEsperanza_DS2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

EnorEsperanza_TG1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Degañ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Olivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El_Totoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quintay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Placilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CHILOE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quellon_2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colmito Diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Colmito GNL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los Pinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chuyaca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skretting 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cenizas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Lidia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trapen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20

Espinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Gregorio + Linares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Biomar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eagon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Salmofood I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Teno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Newen_diesel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Newen_gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Watts I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Watts II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Multiexport I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Multiexport II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cardones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quintero DIESEL A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quintero DIESEL B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Quintero GNL A 0 0 0 0 0 0 0 0 100 120 120 120 120 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 1,060

Quintero GNL B 0 0 0 0 0 0 0 0 100 120 120 120 120 120 120 120 120 0 0 0 0 0 0 0 1,060

Louisiana Pacific 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Peñon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San_Lorenzo_U1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San_Lorenzo_U2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San_Lorenzo_U3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tapihue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Termopacifico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Loma Los Colorados I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24

Loma Los Colorados II 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 384

Emelda U1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emelda U2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES HFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COLIHUES DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Centrales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Prog.

Curicó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUNTA_COLORADA_IFO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUNTA_COLORADA_DIESEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Masisa 7 7 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 160

Calle-Calle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cementos_Bio-Bio_F_OIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cementos_Bio-Bio_DIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Southern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lautaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomaval 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Skretting Osorno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energía Pacífico 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 384

Lonquimay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tirúa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lautaro-Comasa 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 624

Lautaro-Comasa 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 240

Danisco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Maria 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 8,400

Laja CMPC 5 5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 5 5 220

Santa Fe 50 50 50 50 50 50 50 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 50 61 61 61 50 50 1,354

CMPC Pacífico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Santa Marta 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192

CMPC Santa Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Los Guindos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Embalse 1,124 1,007 998 965 955 993 1,102 1,445 1,312 1,320 1,330 1,467 1,380 1,384 1,432 1,430 1,352 1,313 903 1,169 1,383 1,320 1,117 1,087 29,288

Cipreses 65 0 0 0 0 0 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 50 0 1,155

Rapel 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 8,520

El Toro 61 39 40 47 37 75 39 192 59 67 77 124 37 41 89 87 99 60 60 76 90 67 59 79 1,701

Colbún 210 210 200 160 160 160 220 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 370 0 250 410 370 210 210 6,840

Machicura 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 1,152

Canutillar 70 40 40 40 40 40 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 60 60 100 100 80 80 1,910

Pehuenche 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 6,720

Pangue 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 840

Ralco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 450

Eólicas 335 331 325 328 348 374 392 398 393 393 402 440 481 527 558 552 536 530 536 525 513 511 525 535 10,788

Eólica Canela 5 4 4 4 5 6 7 7 6 5 5 6 8 10 11 11 10 10 10 10 10 9 9 9 181

Eólica Canela 2 29 27 25 26 30 36 39 38 35 31 28 29 34 42 46 47 45 45 44 45 45 46 45 44 901

Eólica Lebu 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 55

Eólica El Totoral 20 17 15 15 19 23 25 25 23 20 17 16 19 25 28 28 28 29 31 33 33 33 33 32 587

Eólica Monte Redondo 16 15 15 15 16 19 22 22 21 21 22 24 28 32 35 36 37 37 37 38 38 37 35 33 651

Eólica Ucuquer 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 4 3 1 1 2 2 2 1 0 0 0 0 36

Eólica Ucuquer 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 5 7 8 8 8 56

Eólica Talinay 15 12 10 10 13 16 19 19 18 18 22 34 48 56 59 59 61 63 65 63 59 54 51 46 890

Eólica Punta Colorada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 9 8 8 6 4 3 0 0 0 48

Eólica Cuel 5 4 3 2 1 1 0 0 1 1 1 2 3 5 7 10 11 12 13 13 13 13 13 13 147

Eólica El Arrayan 65 70 72 73 73 74 76 78 79 81 83 84 87 90 92 93 96 100 104 106 107 107 107 106 2,103

Eólica San Pedro 27 27 29 30 30 30 30 31 30 29 28 27 24 21 19 19 19 21 23 25 26 27 29 30 631

Eólica Los Cururos 18 16 14 16 21 25 28 29 30 36 47 57 69 81 90 91 85 84 78 68 58 54 54 55 1,204

Eólica Punta Palmeras 16 15 14 14 17 21 23 23 21 19 19 21 24 28 30 30 31 32 33 34 34 34 34 33 600

Eólica Taltal 72 78 81 82 80 78 76 76 78 81 84 87 81 73 67 53 36 25 19 14 14 22 40 62 1,459

Eólica Talinay Poniente 37 35 33 32 33 35 37 38 38 38 40 44 49 53 54 53 54 56 58 58 57 56 56 54 1,098

Eólica  Raki 7 8 8 7 7 7 7 9 9 7 1 2 0 2 8 8 8 1 6 4 5 7 7 6 141

Solares 0 0 0 0 0 0 0 0 50 168 252 284 317 331 324 329 333 293 145 9 0 0 0 0 2,835

Solar Tambo Real 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6

Solar SDGx01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Solar Esperanza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Solar Llano de Llampos 0 0 0 0 0 0 0 0 13 41 58 65 66 67 65 63 61 49 25 2 0 0 0 0 575

Solar San Andrés 0 0 0 0 0 0 0 0 10 26 33 35 34 30 29 29 30 24 11 1 0 0 0 0 292

Solar Santa Cecilia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 16

Solar PSF Pama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Solar PSF Lomas Coloradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Solar Diego de Almagro 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 18 21 20 18 17 18 18 16 8 1 0 0 0 0 169

Solar Las Terrazas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 21

Solar Javiera 0 0 0 0 0 0 0 0 4 19 35 43 40 37 36 38 40 37 15 0 0 0 0 0 344

Solar Chañares 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 17 23 22 19 18 20 21 18 8 1 0 0 0 0 178

Solar Lalackama 0 0 0 0 0 0 0 0 7 20 28 32 31 28 27 27 28 27 17 1 0 0 0 0 273

Solar PV Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 11 34 46 47 41 36 36 38 40 40 21 1 0 0 0 0 391

Solar Luna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 15

Solar Lalackama 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 11 10 8 7 6 5 2 1 0 0 0 0 0 69

Solar Sol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 15

Solar Lagunilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 13

Solar Techos de Altamira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Solar Luz del Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 73 71 73 78 72 37 2 0 0 0 0 447

Total Generación SIC 5,849 5,557 5,366 5,334 5,320 5,379 5,798 6,461 6,762 6,953 7,044 7,209 7,131 7,137 7,188 7,168 7,033 6,555 5,987 6,302 6,524 6,462 6,153 6,095 152,767

Termoeléctrico 61.6% 62.0% 62.1% 62.5% 62.7% 62.0% 62.0% 59.4% 62.4% 61.3% 60.0% 57.8% 57.1% 56.2% 55.5% 55.7% 57.0% 55.5% 60.6% 60.4% 58.8% 59.3% 60.6% 61.2%

Hidroeléctrico 32.6% 32.0% 31.8% 31.4% 30.8% 31.1% 31.2% 34.4% 31.0% 30.7% 30.7% 32.2% 31.7% 31.8% 32.2% 32.0% 30.6% 31.9% 28.0% 31.2% 33.4% 32.8% 30.9% 30.1%



Centrales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Prog.

Solar 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 2.4% 3.6% 3.9% 4.4% 4.6% 4.5% 4.6% 4.7% 4.5% 2.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Eólico 5.73% 5.96% 6.06% 6.15% 6.54% 6.95% 6.76% 6.16% 5.81% 5.65% 5.71% 6.10% 6.75% 7.38% 7.76% 7.70% 7.62% 8.09% 8.95% 8.33% 7.86% 7.91% 8.53% 8.78%

Nota: el Programa Diario no incluye posible producción de centrales en etapa de pruebas



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 2 
Detalle de la generación real del día 19 de abril de 2016 



martes 19 abril 2016
Centrales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Real Máxima Prog.

Pasada 746 677 657 661 659 659 653 725 786 811 790 810 822 837 824 809 776 770 713 713 785 825 821 826 18,154 837 18,889

Los Molles 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 8.0 6.0 6.0 6.0 6.0 15.0 16.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 16.0 16.0 16.0 140 16 147

Sauce Andes 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 12 1 12

Aconcagua Ublanco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 360

Aconcagua Ujuncal 13.5 13.7 14.5 13.1 10.6 11.3 12.0 11.3 11.0 11.9 13.5 13.2 11.2 11.1 11.1 11.6 12.0 12.1 12.8 15.3 15.8 15.2 14.6 14.7 307 16 278

Los Quilos 32.1 31.5 32.0 32.0 32.0 31.8 30.0 30.2 30.8 33.5 34.0 34.0 33.0 31.5 30.3 31.0 31.9 33.5 33.0 32.9 33.0 33.6 36.0 35.7 779 36 519

Florida 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Florida 2 10.8 11.2 11.2 11.2 11.3 11.8 11.7 11.5 12.8 13.9 13.8 13.7 14.1 14.0 13.6 14.3 14.2 13.3 13.8 13.0 12.9 13.5 13.4 13.0 308 14 153

Florida 3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.4 1.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 53 2 0

Maitenes 12.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 264 12 298

Alfalfal 82.9 81.1 79.5 76.4 75.6 75.6 72.0 70.2 69.2 69.4 68.4 67.6 67.7 67.6 67.5 67.6 67.6 69.2 70.5 72.7 75.5 76.3 76.3 76.4 1,743 83 1,855

Queltehues 12.0 12.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 12.0 12.0 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 19.0 30.0 187 30 997

Puntilla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 9.9 10.7 10.4 10.7 11.6 11.5 11.9 13.5 13.4 12.7 118 14 20

Volcan 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 11.0 11.0 10.0 10.0 10.0 11.0 11.0 12.0 11.0 11.0 230 12 301

Los Morros 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.3 0.4 0.0 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.6 0.9 1.3 1.2 1.0 1.0 12 1 10

Sauzal 50Hz 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 40.0 50.0 50.0 172 50 117

Sauzal 60Hz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Sauzalito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 8.0 7.0 20 8 0

Curillinque 56.0 33.0 13.0 30.0 30.0 28.0 27.0 51.0 67.0 65.0 66.0 66.0 66.0 65.0 62.0 61.0 61.0 59.0 34.0 30.0 47.0 48.0 29.0 30.0 1,124 67 1,208

San Ignacio 35.0 36.0 35.0 31.0 29.0 27.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.0 27.0 31.0 36.0 36.0 36.0 36.0 34.0 30.0 28.0 28.0 27.0 737 36 712

Loma Alta 24.0 15.0 9.0 6.0 12.0 10.0 10.0 14.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 26.0 25.0 25.0 24.0 17.0 11.0 16.0 21.0 12.0 11.0 450 27 561

Rucue 45.0 45.0 47.0 48.0 47.0 46.0 44.0 44.0 45.0 44.0 45.0 44.0 45.0 46.0 48.0 48.0 46.0 46.0 45.0 45.0 45.0 46.0 44.0 46.0 1,094 48 1,200

Pullinque 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 15.0 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.0 15.0 0.7 227 15 225

Pilmaiquén 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.5 245 11 240

Capullo 4.4 4.4 4.3 4.0 4.3 4.4 4.4 4.7 4.6 4.6 4.6 4.6 4.7 4.9 4.9 4.6 4.6 4.6 4.5 6.2 6.0 7.0 7.9 7.9 121 8 156

Peuchén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 36.7 36.7 35.6 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140 37 170

Mampil 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 0.3 0.0 1.5 19.5 20.7 21.9 21.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 121 22 121

Chacabuquito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Antuco 93.0 92.0 92.0 92.0 91.0 91.0 91.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 91.0 92.0 91.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 2,204 93 2,250

Abanico 28.0 28.0 28.0 29.0 28.0 28.0 28.0 28.0 29.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 674 29 696

Isla 39.0 26.0 30.0 30.0 29.0 28.0 32.0 55.0 55.0 54.0 54.0 54.0 54.0 53.0 50.0 50.0 50.0 44.0 28.0 31.0 45.0 28.0 26.0 27.0 972 55 1,045

Eyzaguirre 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 1.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 22 1 21

Quilleco 18.0 18.0 19.0 20.0 21.0 21.0 18.0 18.0 19.0 18.0 18.0 18.0 19.0 18.0 18.0 22.0 21.0 20.0 20.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 458 22 516

El Rincón 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5 0 0

Chiburgo 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 4 72

Palmucho 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 23.0 552 23 576

Hornitos 26.2 25.4 25.3 21.8 21.1 21.1 20.9 21.7 22.7 22.7 22.7 22.6 22.6 22.5 22.5 22.5 22.4 23.6 29.0 28.9 28.6 28.3 25.8 25.4 576 29 448

Puclaro 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 21 1 24

Ojos de Agua 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.5 5.6 5.6 5.6 134 6 144

Coya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Lircay 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 245 10 240

El Manzano 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.1 2.2 2.4 2.4 52 2 48

Pehui 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.9 0.9 0.9 1.0 7 1 24

Truful Truful 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.4 0.0 17 1 24

La Paloma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4 1 0

Trueno 0.0 0.4 0.8 0.0 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 1.0 0.3 0.0 0.0 0.8 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.8 8 1 11

San Clemente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Los Bajos 2.4 2.3 2.0 1.8 1.8 1.6 1.5 1.2 1.1 0.9 0.8 0.8 0.7 0.4 0.6 3.4 3.2 3.1 5.0 5.0 4.8 5.0 5.2 5.2 59 5 5

Auxiliar del Maipo 2.0 1.9 1.9 1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.6 3.4 4.0 4.1 4.0 3.3 38 4 16

La Higuera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Juncalito 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 11 1 0

El Tártaro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Guayacán 6.5 6.2 6.5 6.6 6.4 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.8 6.8 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 160 7 53

Confluencia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Mariposas 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.5 3.2 3.1 3.1 3.1 85 4 96

Los Corrales 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.3 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 0.8 14 1 22

Los Corrales II 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 1.0 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 11 1 0

Carena 9.4 9.4 9.4 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 9.4 9.4 9.4 9.2 9.3 9.2 9.2 9.4 9.2 9.3 9.4 224 9 216

Diuto 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 70 3 72

Dongo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Mallarauco 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.1 3.4 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 82 4 24

Licán 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 11.8 14.3 14.3 14.2 14.0 11.8 6.3 5.5 6.9 8.3 6.8 6.5 8.5 9.6 9.6 154 14 117

Chacayes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Muchi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

La Arena 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.5 2.0 2.5 2.8 32 3 61

Reca 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 8 1 3

Purísima 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 5 0 0

Allipen 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 1.3 2.5 1.4 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.3 2.0 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 2.4 2.4 2.5 53 3 46

El Canelo 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 39 2 48

Nalcas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Callao 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.1 1.3 2.0 2.3 2.7 2.9 3.0 3.0 30 3 24

Rucatayo 8.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1 15.1 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.2 0.1 0.0 0.0 7.3 15.1 15.1 15.1 15.2 213 15 177

Renaico 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129 7 144

Providencia 8.8 8.7 8.9 8.9 9.1 9.1 9.2 9.3 9.5 9.6 9.6 9.7 9.7 9.6 9.7 9.7 9.6 9.6 9.6 8.4 7.2 7.1 7.2 7.2 215 10 192

Don Walterio 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 2.1 2.5 2.9 3.1 71 3 72

Robleria 1.5 1.4 1.4 1.4 1.5 1.3 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.9 2.5 2.7 2.7 2.7 2.7 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0 48 3 0

MC1 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9 9 73

MC2 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 3 23

Ensenada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Río Huasco 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 36 2 48

San Andrés 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Generación



martes 19 abril 2016
Centrales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Real Máxima Prog.

Generación

El Llano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Las Vertientes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.4 1.8 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.7 14 2 0

Laja 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 177

Los Hierros 11.8 11.6 10.0 9.8 9.9 10.0 10.0 17.4 22.4 23.9 23.6 22.7 17.2 16.7 16.7 16.7 17.2 17.3 17.2 17.0 17.2 17.5 17.7 16.6 388 24 384

Maisan 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2 4 0 0

Los Padres 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2 0 0

Alto Renaico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Quillaileo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 5 0 5

Pichilonco 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5 0 24

Donguil 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2 0 0

María Elena 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1 0 0

Collil 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 1.6 4.1 6.5 6.3 6.3 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 112 7 0

Llauquereo 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 7 0 24

Los Hierros II 2.1 2.2 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 3.2 3.8 3.8 3.5 3.5 3.2 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.1 3.2 3.2 3.3 69 4 56

Pulelfu 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.4 3.8 3.7 3.9 4.2 4.4 4.4 4.4 4.5 4.5 4.1 4.0 4.0 4.5 4.5 4.4 4.0 4.0 4.0 103 5 0

Las Flores 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 0.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 37 2 0

Picoiquén 2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 60 3 48

Angostura 40.0 40.0 40.0 40.0 41.0 40.0 41.0 41.0 41.0 40.0 40.0 40.0 40.0 39.0 39.0 39.0 37.0 35.0 36.0 35.0 35.0 36.0 41.0 42.0 938 42 840

El Paso 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Trailelfú 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 5 0 0

Itata 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Carilafquén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 5.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 6 0

Malalcahuello 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Térmicas 3,698 3,528 3,413 3,279 3,109 3,079 3,284 3,679 4,080 4,161 4,081 4,060 3,975 3,757 3,647 3,609 3,576 3,434 3,395 3,730 3,915 3,835 3,693 3,585 87,600 4,161 90,967

Taltal 2 GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Taltal 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Taltal 2 Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Taltal 1 GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Taltal 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Taltal 1 Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

D. Almagro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

El Salvador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Guacolda 1 150.0 150.0 150.0 150.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 101.0 60.0 60.0 60.0 60.0 120.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 3,170 151 3,196

Guacolda 2 147.0 146.0 146.0 146.0 145.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 146.0 147.0 147.0 146.0 146.0 147.0 152.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 3,548 153 3,648

Guacolda 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Guacolda 4 151.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 152.0 151.0 152.0 135.0 120.0 111.0 63.0 60.0 60.0 60.0 60.0 105.0 151.0 152.0 152.0 152.0 152.0 3,051 152 3,012

Guacolda 5 152.4 152.2 152.4 152.4 152.4 152.4 152.2 152.4 152.4 126.0 63.0 60.2 60.2 60.4 60.2 60.2 60.4 60.2 84.6 148.8 152.4 152.2 152.4 152.4 2,825 152 2,750

Huasco TG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Huasco TG IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

L.Verde TG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Los Vientos TG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nehuenco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nehuenco Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nehuenco GNL 261.0 263.0 263.0 264.0 267.0 263.0 263.0 267.0 306.0 327.0 325.0 322.0 324.0 320.0 315.0 316.0 314.0 314.0 315.0 317.0 323.0 323.0 327.0 325.0 7,224 327 7,120

Nehuenco TG 9B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nehuenco TG 9B Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nehuenco TG 9B GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nehuenco II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nehuenco II Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nehuenco II GNL 275.0 266.0 268.0 267.0 267.0 268.0 267.0 268.0 357.0 372.0 371.0 365.0 366.0 360.0 358.0 355.0 352.0 352.0 356.0 359.0 364.0 364.0 366.0 370.0 7,933 372 8,000

San Isidro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

San Isidro Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

San Isidro GNL 303.0 223.0 202.0 206.0 206.0 207.0 207.0 235.0 327.0 352.0 351.0 349.0 272.0 204.0 204.0 205.0 204.0 204.0 205.0 203.0 203.0 203.0 203.0 203.0 5,681 352 5,785

San Isidro II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

San Isidro II Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

San Isidro II GNL 362.0 238.0 206.0 206.0 206.0 206.0 287.0 375.0 375.0 376.0 376.0 375.0 376.0 375.0 376.0 375.0 376.0 298.0 207.0 275.0 375.0 285.0 205.0 205.0 7,316 376 8,210

Ventanas 1 90.0 87.0 71.0 68.0 68.0 69.0 70.0 93.0 97.0 97.0 97.0 96.0 87.0 82.0 82.0 80.0 42.0 28.0 83.0 85.0 91.0 101.0 105.0 67.0 1,936 105 2,160

Ventanas 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nueva Ventanas 273.0 273.0 273.0 221.0 159.0 151.0 225.0 273.0 273.0 273.0 273.0 273.0 273.0 273.0 273.0 274.0 274.0 270.0 234.0 272.0 272.0 272.0 272.0 272.0 6,171 274 6,528

L.Verde TV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nueva Renca GNL 236.0 239.0 237.0 241.0 238.0 237.0 240.0 314.0 325.0 325.0 321.0 321.0 316.0 315.0 315.0 313.0 309.0 264.0 239.0 262.0 316.0 318.0 241.0 241.0 6,723 325 6,820

Nueva Renca FA_GLP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nueva Renca FA_GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nueva Renca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nueva Renca Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Renca U1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Renca U2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Campiche 272.0 272.0 240.0 196.0 121.0 121.0 121.0 152.0 263.0 273.0 272.0 272.0 272.0 272.0 272.0 272.0 272.0 269.0 216.0 272.0 272.0 272.0 272.0 272.0 5,780 273 6,528

Constitución A. Biomasa 3.8 4.9 5.7 3.7 5.8 5.5 5.4 5.1 4.4 5.1 6.8 6.9 7.4 7.2 5.4 6.0 6.3 5.9 5.9 5.3 6.8 6.4 6.7 4.4 137 7 100

Constitución A. IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Petropower 66.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 67.0 66.0 66.0 66.0 66.0 63.0 65.0 65.0 64.0 63.0 63.0 62.0 65.0 64.0 1,574 67 1,560

Laja 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 7.0 7.0 7.0 5.0 2.0 1.0 6.0 2.0 1.0 1.0 80 7 167

Bocamina 36.0 67.0 69.0 69.0 68.0 68.0 78.0 101.0 119.0 125.0 125.0 125.0 125.0 108.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,332 125 0

Bocamina 2 281.0 285.0 270.0 238.0 240.0 241.0 269.0 326.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 300.0 7,700 350 8,400

Arauco 6.9 3.8 4.0 7.6 3.6 0.3 1.4 6.4 1.4 5.5 7.8 11.0 10.8 1.2 3.9 9.2 10.3 12.0 12.3 10.2 12.9 17.4 20.1 16.0 196 20 212

Cholguán Biomasa 7.8 7.3 7.1 7.2 7.0 7.0 7.2 6.8 6.5 7.5 8.9 4.8 7.5 8.0 7.4 7.6 7.5 8.0 8.5 8.3 8.6 9.2 8.5 7.9 182 9 216

Cholguán IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Licantén Biomasa 1.3 0.7 1.3 1.3 1.1 1.3 1.0 1.4 1.3 0.0 1.0 1.6 1.5 1.2 0.6 0.5 1.0 1.2 0.0 0.7 1.2 1.5 1.7 0.8 25 2 129

Licantén LN 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 119 5 0

Valdivia LN 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 264 11 504

Valdivia Biomasa 41.0 40.8 42.4 45.7 46.3 44.7 43.0 42.9 40.8 36.3 36.8 39.7 40.3 36.5 34.4 38.0 35.8 41.2 40.5 42.0 39.3 43.6 45.5 39.3 977 46 0



martes 19 abril 2016
Centrales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Real Máxima Prog.

Generación

Valdivia IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Antilhue TG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Horcones TG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Horcones Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

TG_Coronel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

TG_Coronel Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nueva Aldea 10.1 10.0 10.8 11.4 11.4 10.5 10.8 11.2 11.6 11.4 11.8 12.1 13.0 12.4 11.6 12.3 11.9 11.7 11.9 12.3 12.5 12.6 12.4 12.5 280 13 336

Nueva Aldea 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Nueva Aldea 3 44.3 41.3 39.4 30.0 29.8 31.5 26.2 30.2 29.8 31.5 32.0 31.1 33.9 34.4 34.3 31.4 34.1 36.6 35.6 33.6 31.4 30.7 37.3 37.6 808 44 792

Viñales 30.0 30.0 30.0 30.0 29.7 27.8 28.0 30.9 31.3 31.2 31.7 32.0 32.7 31.8 31.1 30.8 31.3 30.6 26.0 27.0 28.0 28.0 27.8 28.1 716 33 408

Candelaria 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Candelaria 1 Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Candelaria 1 GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Candelaria 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Candelaria 2 Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Candelaria 2 GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Curanilahue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Lebu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Cañete 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Chufkén (Traiguén) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Curacautin 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Collipulli 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Yungay G1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Yungay G2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Yungay G3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Yungay Diesel 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Yungay Diesel 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Yungay Diesel 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Yungay 4ca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Casablanca 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Casablanca 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Las Vegas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Curauma 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Concon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Escuadrón (ex FPC) 9.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 9.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 10.2 10.2 6.6 8.3 10.3 10.2 6.7 6.7 6.7 212 10 264

Constitución 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Maule 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Monte Patria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Punitaqui 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Esperanza 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Esperanza 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Esperanza TG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Degan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Olivos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Totoral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Quintay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Placilla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Chiloé 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Quellon II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Colmito GNL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Colmito Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Los Pinos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Chuyaca 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Skretting 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Cenizas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Santa Lidia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Trapén 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 7.4 0.0 0.0 12.6 20.5 15.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58 21 20

Los Espinos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

San Gregorio 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Linares Norte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Biomar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Eagon 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Salmofood I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Teno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 19.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34 20 0

Newen Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Newen Butano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Newen Propano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Newen Gas Natural 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Newen Mezcla Butano/Propano 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Watts I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Watts II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Multiexport I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Multiexport II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Los Álamos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Cardones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Quintero DIESEL A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Quintero DIESEL B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Quintero GNL A 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1,060

Quintero GNL B 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 1,060

Louisiana Pacific 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

El Peñón 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0



martes 19 abril 2016
Centrales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Real Máxima Prog.

Generación

San Lorenzo de D. de Almagro U1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

San Lorenzo de D. de Almagro U2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

San Lorenzo de D. de Almagro U3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Tapihue 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Termopacífico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Loma Los Colorados I 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 34 2 24

Loma Los Colorados II 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.4 13.8 12.8 13.1 13.2 13.2 13.5 14.4 14.4 14.5 14.5 14.5 14.6 14.6 342 15 384

Emelda U1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Emelda U2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Colihues IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Colihues DIE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Curicó 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Punta Colorada IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Punta Colorada Diesel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Cabrero 6.6 6.0 5.3 5.3 5.3 5.3 5.9 7.5 7.5 7.5 7.5 7.4 7.3 6.7 6.4 6.6 6.6 6.2 5.3 5.6 6.8 6.6 5.3 5.3 152 8 160

Calle-Calle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Cem Bio Bio IFO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 1.4 0.8 1.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1 0

Cem Bio Bio DIESEL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Southern 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Lautaro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

HBS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Tomaval 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 1.2 1.2 1.2 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 1 0

Skretting Osorno 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Energía Pacífico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 384

Lonquimay 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Tirúa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Lautaro-Comasa 26.1 26.2 17.3 15.0 14.9 14.9 23.3 26.0 25.9 26.0 26.0 25.9 26.1 26.1 26.1 26.0 26.0 26.1 21.6 25.9 26.0 26.0 25.9 17.9 567 26 624

Lautaro-Comasa 2 20.5 20.5 20.6 19.2 15.6 15.7 19.1 20.4 20.6 20.5 20.7 20.3 20.6 20.6 20.5 20.6 20.6 20.6 19.1 20.6 20.5 20.3 20.6 20.4 479 21 240

Danisco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Contulmo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

JCE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Santa María 356.0 356.0 354.0 356.0 354.0 354.0 355.0 355.0 354.0 355.0 355.0 355.0 354.0 355.0 355.0 355.0 355.0 354.0 354.0 355.0 355.0 355.0 354.0 354.0 8,514 356 8,400

Estancilla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Trebal Mapocho 5.3 4.5 4.3 4.3 3.9 3.8 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3.1 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 90 5 0

Laja CMPC 9.8 8.1 10.3 7.7 9.3 7.2 8.8 9.4 9.9 12.2 12.8 15.2 18.7 17.6 17.9 16.6 15.9 15.3 16.9 13.8 17.8 16.1 10.8 9.8 308 19 220

Tamm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Ancali 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Sta Fe 4.5 22.2 45.2 40.5 14.9 0.4 0.0 0.0 3.8 24.4 43.1 46.8 43.5 43.1 44.6 46.6 48.6 50.9 51.0 50.5 48.9 49.1 48.8 49.6 821 51 1,354

Santa Marta 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 4.6 4.4 4.4 4.0 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 7.3 7.4 7.4 165 7 192

Santa Irene 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 10 0 0

Las Pampas 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 6 0 0

CMPC Pacífico 0.0 0.0 0.2 0.5 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 3 2 0

Energía León (Coelemu) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

CMPC Santa Fe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Biocruz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Los Guindos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

CMPC Cordillera 14.9 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32 17 0

CMPC Tissue 1.0 1.0 1.0 2.3 1.1 1.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 1.1 0.8 0.6 0.8 15 2 0

Andes Generación 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Embalse 1,080 938 828 750 848 869 1,154 1,437 1,233 1,209 1,387 1,409 1,271 1,222 1,284 1,298 1,363 1,186 919 1,130 1,161 1,016 869 975 26,836 1,437 29,288

Cipreses 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 77.0 77.0 77.0 54.0 4.0 23.0 63.0 12.0 4.0 5.0 1,064 88 1,155

Rapel 364.0 364.0 358.0 358.0 358.0 366.0 364.0 364.0 363.0 368.0 368.0 366.0 367.0 368.0 367.0 366.0 368.0 370.0 370.0 367.0 370.0 370.0 370.0 370.0 8,784 370 8,520

El Toro 4.0 42.0 62.0 41.0 91.0 95.0 185.0 188.0 25.0 64.0 124.0 71.0 62.0 85.0 133.0 111.0 137.0 129.0 148.0 183.0 64.0 74.0 92.0 211.0 2,421 211 1,701

Colbun 287.0 149.0 0.0 0.0 0.0 0.0 167.0 344.0 381.0 381.0 423.0 439.0 439.0 370.0 361.0 324.0 314.0 180.0 0.0 154.0 276.0 200.0 50.0 0.0 5,239 439 6,840

Machicura 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 1,176 49 1,152

Canutillar 51.0 45.0 41.0 41.0 41.0 41.0 44.0 86.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.0 52.0 42.0 42.0 42.0 42.0 41.0 1,646 100 1,910

Pehuenche 265.0 254.0 283.0 226.0 274.0 283.0 283.0 283.0 192.0 124.0 200.0 261.0 131.0 127.0 162.0 236.0 283.0 274.0 261.0 277.0 262.0 234.0 227.0 264.0 5,666 283 6,720

Pangue 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 840 35 840

Ralco 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 450

Eólicas 246 245 251 297 334 467 470 429 379 310 242 251 365 456 534 526 510 533 592 569 597 650 610 524 10,387 650 10,788

Eólica Canela 1 0.5 1.9 1.9 2.5 5.6 5.0 4.9 2.7 2.3 3.7 2.7 5.2 9.0 10.3 11.4 12.3 13.9 10.3 8.5 8.4 10.4 13.0 9.6 6.7 163 14 181

Eólica Canela 2 14.7 14.7 14.7 14.5 15.1 14.4 14.9 14.2 15.4 14.4 14.6 14.7 14.9 14.8 14.5 14.4 15.0 28.2 35.4 36.7 46.0 48.9 34.6 27.6 507 49 901

Eólica Lebu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 1.2 2.3 1.9 2.6 2.6 3.8 6.3 7.1 5.2 6.2 6.8 6.5 7.5 7.4 7.0 7.2 82 8 55

Eólica Totoral 10.9 16.0 23.7 27.7 34.5 33.1 28.5 15.2 20.4 22.9 12.2 17.1 28.2 31.0 29.6 29.7 30.6 28.9 29.9 31.5 34.3 34.4 30.8 24.2 625 35 587

Eólica Monte Redondo 2.3 6.5 6.9 10.4 14.4 28.4 27.4 19.8 13.4 8.0 3.7 7.2 19.6 32.5 28.6 28.2 28.6 31.7 33.0 29.7 34.2 39.8 33.0 22.3 510 40 651

Eólica Ucuquer 0.5 0.0 0.1 0.7 0.4 0.1 0.1 0.6 0.7 0.3 0.6 0.7 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 1.1 3.9 4.5 4.5 4.1 3.4 29 5 36

Eólica Ucuquer 2 0.5 0.0 0.0 0.7 0.2 0.0 0.0 0.2 0.7 0.4 0.4 0.5 0.6 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 0.9 4.3 5.4 5.9 6.5 5.6 34 6 56

Eólica Talinay 1.6 1.0 1.8 6.0 4.3 17.9 24.9 19.7 7.3 2.3 1.9 9.2 21.5 42.0 67.6 65.6 64.9 73.3 85.9 77.8 73.4 79.2 67.9 53.0 870 86 890

Eólica Punta Colorada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 6.9 8.5 12.4 10.8 10.8 8.8 3.4 0.4 0.0 0.0 63 12 48

Eólica Cuel 5.4 7.6 5.2 1.0 1.1 0.9 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 1.9 5.4 7.4 9.5 10.5 11.7 14.7 14.0 9.4 15.8 15.8 11.2 17.0 166 17 147

Eólica El Arrayán 40.8 24.2 24.2 37.2 37.9 91.5 104.4 99.3 95.4 68.6 36.4 29.8 48.2 70.3 85.6 83.9 82.6 93.9 106.0 105.2 105.3 107.7 107.6 100.6 1,787 108 2,103

Eólica San Pedro 32.9 31.5 31.9 32.5 33.0 32.4 32.9 31.8 30.7 27.2 26.7 27.1 30.6 26.1 27.6 29.6 27.2 29.0 31.3 31.5 32.9 32.3 21.9 20.2 711 33 631

Eólica Los Cururos 15.5 16.3 12.9 21.9 32.6 71.1 61.9 55.9 31.8 20.8 10.2 17.1 42.0 57.8 80.5 79.9 79.0 88.7 107.0 106.7 106.5 105.0 98.9 52.3 1,372 107 1,204

Eólica Punta Palmeras 9.2 14.7 19.7 23.5 33.7 26.2 23.8 20.7 14.5 16.8 19.2 24.8 31.9 36.2 33.0 32.4 32.0 34.1 36.7 32.4 34.9 44.6 41.6 33.6 670 45 600

Eólica Taltal 93.4 93.6 93.8 93.8 93.8 93.8 93.8 93.8 93.7 93.9 96.7 75.6 72.7 72.1 69.1 63.6 47.0 12.7 8.4 3.1 6.4 33.6 58.0 78.7 1,635 97 1,459

Eólica Talinay Poniente 12.3 12.6 10.3 23.0 26.3 51.8 51.5 54.3 49.5 23.2 8.9 9.2 26.4 39.0 47.6 45.9 45.7 51.0 56.9 57.1 57.0 58.4 56.9 52.3 927 58 1,098

Eólica Raki 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 1.9 4.0 5.4 7.0 7.3 5.2 6.7 6.9 7.1 7.5 8.5 8.8 8.9 8.9 8.7 8.2 112 9 141

Eólica La Esperanza 3.6 2.6 3.3 1.9 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 1.2 2.4 3.9 5.3 6.5 6.7 4.1 4.0 4.4 4.0 5.8 5.7 67 7 0

Eólica Los Buenos Aires 1.9 1.9 0.9 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.5 0.7 0.0 0.8 2.0 3.7 5.1 1.1 0.0 4.3 6.9 2.8 5.7 6.7 5.7 5.4 57 7 0

Solares 0 0 0 0 0 0 0 0 38 227 358 364 368 364 362 360 353 333 113 5 0 0 0 0 3,244 368 2,835

Solar Tambo Real 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.9 2.0 1.5 1.5 1.4 0.8 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10 2 6



martes 19 abril 2016
Centrales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Real Máxima Prog.

Generación

Solar SDGx01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.7 0.9 0.9 1.0 0.9 0.8 0.7 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7 1 3

Solar Esperanza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Solar Llano de Llampos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 54.2 69.0 69.3 67.8 68.3 68.0 67.1 66.0 61.9 26.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 628 69 575

Solar San Andrés 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 15.5 26.7 22.8 27.9 24.9 25.8 29.7 26.8 27.5 10.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 241 30 292

Solar Santa Cecilia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.1 2.1 2.4 2.5 2.4 2.1 1.7 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16 3 16

Solar Techos de Altamira 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 1

Solar Diego de Almagro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 7.5 13.3 17.7 16.7 15.6 15.1 13.8 14.2 9.2 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127 18 169

Solar PSF Pama 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 1.3 1.6 1.8 1.9 1.8 1.7 1.4 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 2 4

Solar PSF Lomas Coloradas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 1.2 1.6 1.8 1.9 1.9 1.7 1.5 1.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14 2 3

Solar Las Terrazas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 1.0 1.7 2.3 2.6 2.7 2.7 2.5 2.0 1.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19 3 21

Solar PV Salvador 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 39.2 49.5 49.2 49.0 49.0 49.0 46.0 46.3 45.9 20.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 452 50 391

Solar Chañares 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 7.6 25.9 24.4 24.3 24.2 24.7 24.1 24.5 21.1 7.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 209 26 178

Solar Lalackama 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 27.3 41.1 42.0 41.3 41.2 39.8 38.1 37.0 40.7 12.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 367 42 273

Solar Javiera 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 13.3 37.7 38.2 38.3 37.9 37.0 37.3 39.6 45.1 10.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 336 45 344

Solar Loma Los Colorados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.8 0.7 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3 1 0

Solar Luz del Norte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 447

Solar Luna 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 1.8 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 2 15

Solar Lalackama 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 8.1 12.5 12.9 12.4 12.5 11.9 11.3 11.0 11.8 3.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 110 13 69

Solar El Pilar - Los Amarillos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

Solar Sol 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 2.0 1.8 1.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6 2 15

Solar Lagunilla 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17 2 13

Solar Carrera Pinto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 13.1 20.2 22.6 23.0 23.0 22.8 22.0 19.7 16.5 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 191 23 0

Solar Pampa Solar Norte 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 37.8 53.6 53.5 53.7 53.4 52.6 53.6 53.2 43.4 10.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 473 54 0

Total Generación SIC 5,769 5,388 5,150 4,987 4,951 5,074 5,561 6,271 6,516 6,716 6,858 6,893 6,800 6,637 6,651 6,602 6,578 6,256 5,731 6,147 6,458 6,326 5,992 5,910 146,221 6,893 152,767

Termoeléctrico 64.1% 65.5% 66.3% 65.8% 62.8% 60.7% 59.1% 58.7% 62.6% 61.9% 59.5% 58.9% 58.5% 56.6% 54.8% 54.7% 54.4% 54.9% 59.2% 60.7% 60.6% 60.6% 61.6% 60.7% 59.9%

Hidroeléctrico 31.6% 30.0% 28.8% 28.3% 30.4% 30.1% 32.5% 34.5% 31.0% 30.1% 31.7% 32.2% 30.8% 31.0% 31.7% 31.9% 32.5% 31.3% 28.5% 30.0% 30.1% 29.1% 28.2% 30.5% 30.8%

Solar 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 3.37% 5.22% 5.28% 5.41% 5.49% 5.44% 5.45% 5.36% 5.33% 1.98% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.22%

Eólico 4.26% 4.55% 4.88% 5.96% 6.75% 9.20% 8.44% 6.85% 5.82% 4.61% 3.53% 3.64% 5.36% 6.87% 8.03% 7.97% 7.75% 8.52% 10.33% 9.25% 9.24% 10.28% 10.18% 8.87% 7.10%



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 3 
Detalle del movimiento de centrales y novedades relevantes 

del CDC correspondientes al día 19 de abril de 2016 



19-04-2016

Hora 

Movi. Sincron.
Central POTENCIA  (MW ) MOTIVO Etapa Condición Condición

de Unidad SUBE BAJA QUEDA de la Central del Embalse de la Central

0:00 Colbún 370 Regula frecuencia COLBUN_vmach_sign Normal (1) E/S Reguladora

0:00 Viñales 10 16 Cambio en la Política de Precios  Viñales_2 - (7) E/S Plena Carga

0:00 Nehuenco I 50 260 Control Suministro de Gas  NEHUENCO_1_GNL (5) E/S Min Técnico

0:00 Nehuenco II 120 260 Control Suministro de Gas  NEHUENCO_2_GNL (5) E/S Min Técnico

0:00 Bocamina II 70 270 Solicitud de Intervención de Curso Forzoso   NN 3112/2016 - - (6) E/S

0:18 Cipreses 55 80 QCR CIPRESES_sinv Normal (7) E/S Plena Carga

0:32 Cipreses 60 20 DCR CIPRESES_sinv Normal (5) E/S Min Técnico

0:36 Cipreses 20 0 DCR CIPRESES_sinv Normal (8) F/S

0:36 San Isidro II 60 320 DCR  SANISIDRO_2_GNL (6) E/S

0:56 San Isidro 100 200 DCR tiempo de estabilización cumplido. SANISIDRO_GNL (5) E/S Min Técnico

1:09 San Isidro II 20 300 DCR  SANISIDRO_2_GNL (6) E/S

1:12 San Isidro II 50 250 DCR  SANISIDRO_2_GNL (6) E/S

1:15 San Isidro II 50 200 DCR  SANISIDRO_2_GNL (5) E/S Min Técnico

1:20 Canutillar 10 40 No sigue bajando por Control Tx L.220 kV Cautín - Ciruelos - Valdivia y Cautín - Valdivia llegada a S/E Valdivia 182 MVA por TT/CC - Normal (5) E/S Min Técnico

1:24 El Toro 50 50 U-2 toma la regulación de frecuencia ELTORO_sinv Normal (1) E/S Reguladora

1:24 Colbún 100 160 DCR COLBUN_sinv Normal (6) E/S

1:29 Viñales 10 6 DCR  Viñales_1 - (7) E/S Plena Carga

1:29 Masisa 3.5 5.5 DCR y No se retira por restricciones propias. - - (5) E/S Min Técnico

1:29 Arauco 10 0 DCR  ARAUCO_1 - (8) F/S

1:29 Escuadrón 5 7 DCR y No se retira por restricciones propias. ESCUADRON (5) E/S Min Técnico

1:29 Colbún 60 100 DCR COLBUN_sinv Normal (5) E/S Min Técnico

1:43 Colbún 100 0 DCR COLBUN_sinv Normal (8) F/S

1:50 Lautaro 1 10 16 DCR  LAUTARO_1_BLOQUE_1 - (7) E/S Plena Carga

1:50 Bocamina 75 Continúa en Pruebas - - (3) E/S En Prueba

1:50 Santa_Fe 16 34 DCR  SANTA_FE_2 - (7) E/S Plena Carga

2:15 Ventanas 1 30 60 Limitada según IL xxx/2016. - - (10) E/S con limitación

2:15 Bocamina II 30 240 DCR  - - (5) E/S Min Técnico

2:15 Campiche 65 205 DCR  - - (6) E/S

2:26 Currillinque 30 0 Salida Intempestiva por Falla IF 1160/2016. CIPRESES_sinv Normal (8) F/S

3:00 Campiche 205 y no sigue bajando por tiempo de estabilización de 3 horas y pronta subida de carga. - - (6) E/S

3:00 Currillinque 30 30 Sincronizada unidad CIPRESES_sinv Normal (6) E/S

3:00 Lautaro 2 7 15 DCR  No se retira por restricciones propias. - - (5) E/S Min Técnico

3:00 Nueva Ventanas 65 205 DCR  NUEVA VENTANAS - (6) E/S

3:36 Campiche 85 120 DCR  por demanda menor a la estimada. - - (5) E/S Min Técnico

3:52 Nueva Ventanas 68 137 DCR NUEVA VENTANAS - (6) E/S

4:49 Arauco 0 Salida Intempestiva por Falla  TG6  con IF 1161/2016. ARAUCO_1 - (8) F/S

5:08 Santa_Fe 34 0 Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso  NM 3118/2016 SANTA_FE_1 - (8) F/S

5:27 Arauco 0 Sincronizada unidad TG6 ARAUCO_1 - (6) E/S

5:53 Nueva Ventanas 137 NO sube por tiempo de estabilización  cumple a las 06:00 hrs. NUEVA VENTANAS - (6) E/S

5:53 Lautaro 2 7 22 QCR - - (7) E/S Plena Carga

5:53 Campiche 120 NO sube por tiempo de estabilización  cumple a las 07:15 hrs. - - (5) E/S Min Técnico

5:53 Bocamina II 30 270 Con SDICF 3112/2016. - - (6) E/S

5:53 Ventanas 1 60 NO sube por tiempo de estabilización  cumple a las 06:33 hrs. - - (10) E/S con limitación

5:53 Santa_Fe 0 Con SDCF 3118/2016. SANTA_FE_1 - (8) F/S

5:53 Bocamina 53 128 Continúa en Pruebas - - (3) E/S En Prueba

5:53 Lautaro 1 10 26 QCR LAUTARO_1_BLOQUE_2 - (7) E/S Plena Carga

5:53 6:08 Colbún 100 100 QCR COLBUN_sinv Normal (5) E/S Min Técnico

6:00 Nueva Ventanas 133 270 QCR  tiempo de estabilización cumplido. NUEVA VENTANAS - (6) E/S

6:09 Colbún 109 209 QCR COLBUN_sinv Normal (6) E/S

6:10 Escuadrón 5 12 QCR  ESCUADRON (7) E/S Plena Carga

6:10 Arauco 10 10 QCR ARAUCO_1 - (7) E/S Plena Carga

6:10 Masisa 3.5 9 QCR - - (7) E/S Plena Carga

6:10 Viñales 10 16 QCR Viñales_2 - (7) E/S Plena Carga

6:21 San Isidro II 100 300 QCR  SANISIDRO_2_GNL (7) E/S Plena Carga

6:30 Bocamina II 80 350 Con SDICF 3112/2016. - - (7) E/S Plena Carga

6:31 San Isidro II 80 380 QCR  SANISIDRO_2_GNL (7) E/S Plena Carga

6:31 Cipreses 20 20 QCR CIPRESES_sinv Normal (5) E/S Min Técnico



19-04-2016

Hora 

Movi. Sincron.
Central POTENCIA  (MW ) MOTIVO Etapa Condición Condición

de Unidad SUBE BAJA QUEDA de la Central del Embalse de la Central

6:33 Ventanas 1 30 90 Tiempo de estabilización cumplido y con Limitación IL 198/2016. - - (10) E/S con limitación

6:37 Cipreses 70 90 QCR CIPRESES_sinv Normal (7) E/S Plena Carga

6:37 Canutillar 20 60 Control Tx L.220 kV Cautín - Ciruelos - Valdivia y Cautín - Valdivia llegada a S/E Valdivia 182 MVA por TT/CC - Normal (6) E/S

6:55 LAJA-EVE 7 10 QCR LAJA-EVE_1 - (7) E/S Plena Carga

6:55 Nueva Renca 60 300 QCR  NRENCA_GNL (7) E/S Plena Carga

6:58 Canutillar 10 70 Control Tx L.220 kV Cautín - Ciruelos - Valdivia y Cautín - Valdivia llegada a S/E Valdivia 182 MVA por TT/CC - Normal (6) E/S

7:08 Celco 2 5 QCR CELCO_2 - (7) E/S Plena Carga

7:08 Colbún 50 259 QCR COLBUN_vmach Normal (6) E/S

7:08 Santa_Fe 0 Con SDCF 3118/2016. SANTA_FE_1 - (8) F/S

7:08 Canutillar 30 100 QCR - Normal (7) E/S Plena Carga

7:11 Viñales 6 22 QCR Viñales_3 - (7) E/S Plena Carga

7:11 Colbún 61 320 QCR COLBUN_vmach_sign Normal (6) E/S

7:15 Campiche 150 270 QCR Tiempo de estabilización cumplido  08:30 estable a plena carga - - (7) E/S Plena Carga

7:15 Colbún 60 380 QCR COLBUN_vmach_sign Normal (6) E/S

7:28 San Isidro 80 280 QCR  SANISIDRO_GNL (6) E/S

7:55 San Isidro 30 310 QCR  SANISIDRO_GNL (6) E/S

8:00 Energía Pacifico 0 Con Desconexión de Curso Forzoso  - - (8) F/S

8:00 Nehuenco I 50 310 Disponibilidad de gas NEHUENCO_1_GNL (7) E/S Plena Carga

8:00 Nehuenco II 120 380 Disponibilidad de gas NEHUENCO_2_GNL (7) E/S Plena Carga

8:08 Teno 20 20 Control Tx L. 154kV Itahue - Tinguiririca por 192 MVA TT/CC - - (5) E/S Min Técnico

8:24 San Isidro 30 340 QCR  SANISIDRO_GNL (7) E/S Plena Carga

8:27 Santa_Fe 64 64 En Pruebas- Cancela 3118/2016 SANTA_FE_4 - (6) E/S

9:11 Guacolda 5 90 60 Control Tx L.220 kV Maitencillo - Punta Colorada 350 MVA de N--> S - - (5) E/S Min Técnico

9:50 Teno 20 0 Control Tx L. 154kV Itahue - Tinguiririca por 192 MVA TT/CC - - (8) F/S

10:10 Guacolda 4 30 120 Control Tx L.220 kV Maitencillo - Punta Colorada 350 MVA de N--> S - - (6) E/S

10:29 Colbún 60 440 Cota Machicura permite aumentar generación de Central Colbún COLBUN_vmach_sign Normal (6) E/S

11:03 Total ERNC -31 INICIO Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés. 253 MVA a 20 °C con Sol  flujo N>S. 

11:03 Total ERNC Solar -9 Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés. 253 MVA a 20 °C con Sol  flujo N>S. 

11:03 Total ERNC Eólico -22 Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés. 253 MVA a 20 °C con Sol  flujo N>S. 

11:03 C. PFV Lalackama 3 54 Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés  253 MVA a 20 °C con Sol  flujo N>S. 

11:03 C. PFV Diego de Almagro 1 15 Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés  253 MVA a 20 °C con Sol  flujo N>S. 

11:03 C. PFV Chañares 1 26 Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés  253 MVA a 20 °C con Sol  flujo N>S. 

11:03 C. PFV Javiera 2 38 Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés  253 MVA a 20 °C con Sol  flujo N>S. 

11:03 C. PFV Salvador 2 49 Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés  253 MVA a 20 °C con Sol  flujo N>S. 

11:03 C. PE Taltal 22 73 Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés  253 MVA a 20 °C con Sol  flujo N>S. 

11:29 Trapén 20 20 Control de TX L.220 kV Cautin - Valdivia por TTCC 182 MVA llegada a S/E Valdivia - - (5) E/S Min Técnico

11:45 Pehuenche 40 240 DCR - Vertimiento Evitable (6) E/S

11:47 Pehuenche 40 200 DCR - Vertimiento Evitable (6) E/S

11:59 Pehuenche 50 150 DCR - Vertimiento Evitable (6) E/S

12:00 Guacolda 4 30 150 Control Tx L.220 kV Maitencillo - Punta Colorada 350 MVA de N--> S   Cumple tiempo de estabilización 12:48 - - (6) E/S

12:04 Trapén 20 0 Control de TX L.220 kV Cautin - Valdivia por TTCC 182 MVA llegada a S/E Valdivia - - (8) F/S

12:14 Pehuenche 30 120 DCR - Vertimiento Evitable (5) E/S Min Técnico

12:17 San Isidro 140 200 DCR Puede subir a partir de las  13:42 SANISIDRO_GNL (5) E/S Min Técnico

12:26 Guacolda 4 60 90 Control Tx L.220 kV Las Palmas - Los Vilos 380 MVA de N--> S   - - (6) E/S

12:51 Guacolda 4 30 60 Control Tx L.220 kV Las Palmas - Los Vilos 380 MVA de N--> S   - - (5) E/S Min Técnico

12:54 Guacolda 2 150 No Baja por tiempo de estabilización de 12 Horas - - (7) E/S Plena Carga

12:54 Guacolda 1 50 100 Control Tx L.220 kV Las Palmas - Los Vilos 380 MVA de N--> S   - - (7) E/S Plena Carga

13:05 Colbún 80 360 Control Cota Machicura COLBUN_vmach_sign Normal (6) E/S

13:12 Guacolda 1 40 60 Control Tx L.220 kV Las Palmas - Los Vilos 380 MVA de N--> S   - - (5) E/S Min Técnico

13:15 Bocamina 128 0 Solicitud de Desconexión de Curso Forzoso  3232/2016 - - (8) F/S

13:38 FIN Prorrata por Control TX Línea 220 kV C. Pinto - San Andrés. 

13:38 Total ERNC -99 INICIO Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2. . 

13:38 Total ERNC Solar Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2. . 

13:38 Total ERNC Eólico Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2. . 

13:38 C. PFV Lalackama 2 52 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PFV Diego de Almagro 15 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

13:38 C. PFV Chañares 1 25 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 



19-04-2016

Hora 

Movi. Sincron.
Central POTENCIA  (MW ) MOTIVO Etapa Condición Condición

de Unidad SUBE BAJA QUEDA de la Central del Embalse de la Central

13:38 C. PFV Javiera 1 37 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PFV San  Andrés 1 30 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PFV Llano de Llampo 2 68 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PFV Salvador 1 48 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PFV Luz del Norte 43 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

13:38 C. PE Taltal 2 71 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PE Talinay Oriente 16 67 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PE Talinay Poniente 13 48 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PE Arrayán 30 85 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C .PE Punta Palmera 7 33 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PE Canela I 10 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

13:38 C. PE Canela II 1 43 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PE Los Cururos 20 81 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PE. Punta Colorada 0 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

13:38 C. PE Totoral 1 32 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:38 C. PE Monte Redondo 1 29 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  . 

13:52 Cipreses 13 77 Control Vibraciones Central Curillinque CIPRESES_sinv Normal (6) E/S

14:33 Pehuenche 80 200 QCR - Vertimiento Evitable (6) E/S

14:48 Pehuenche 40 240 QCR - Vertimiento Evitable (6) E/S

14:57 Trapén 20 20 Control de TX L.220 kV Cautin - Valdivia por TTCC 182 MVA llegada a S/E Valdivia - - (5) E/S Min Técnico

15:04 Total ERNC -10 Prorrata por Control TX Línea 220 kV San Andrés - Cardones. 229 MVA a 24 °C con Sol  flujo N>S. 

15:04 Total ERNC Solar -6 Prorrata por Control TX Línea 220 kV San Andrés - Cardones. 229 MVA a 24 °C con Sol  flujo N>S. 

15:04 Total ERNC Eólico -4 Prorrata por Control TX Línea 220 kV San Andrés - Cardones. 229 MVA a 24 °C con Sol  flujo N>S. 

15:04 C. PFV Lalackama 3 49 Prorrata por Control TX Línea 220 kV San Andrés - Cardones  229 MVA a 24 °C con Sol  flujo N>S. 

15:04 C. PFV Diego de Almagro 15 Central sin variación por Línea 220 kV San Andrés - Cardones

15:04 C. PFV Chañares 1 24 Prorrata por Control TX Línea 220 kV San Andrés - Cardones  229 MVA a 24 °C con Sol  flujo N>S. 

15:04 C. PFV Javiera 37 Central sin variación por Línea 220 kV San Andrés - Cardones

15:04 C. PFV San  Andrés 30 Central sin variación por Línea 220 kV San Andrés - Cardones

15:04 C. PFV Salvador 2 46 Prorrata por Control TX Línea 220 kV San Andrés - Cardones  229 MVA a 24 °C con Sol  flujo N>S. 

15:04 C. PFV Luz del Norte 42 Central sin variación por Línea 220 kV San Andrés - Cardones

15:04 C. PE Taltal 4 67 Prorrata por Control TX Línea 220 kV San Andrés - Cardones  229 MVA a 24 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 Total ERNC -16 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2. 380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 Total ERNC Solar -3 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2. 380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 Total ERNC Eólico -13 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2. 380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C. PFV Lalackama 1 48 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C. PFV Diego de Almagro 15 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

15:22 C. PFV Chañares 24 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

15:22 C. PFV Javiera 37 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

15:22 C. PFV San  Andrés 30 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

15:22 C. PFV Llano de Llampo 1 67 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C. PFV Salvador 1 45 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C. PFV Luz del Norte 0 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

15:22 C. PE Taltal 1 66 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C. PE Talinay Oriente 2 65 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C. PE Talinay Poniente 2 46 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C. PE Arrayán 3 82 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C .PE Punta Palmera 1 32 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C. PE Canela I 10 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

15:22 C. PE Canela II 1 42 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C. PE Los Cururos 2 79 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C. PE. Punta Colorada 0 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

15:22 C. PE Totoral 1 31 Prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2  380 MVA a 19 °C con Sol  flujo N>S. 

15:22 C. PE Monte Redondo 29 Central sin variación por Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2

15:30 Energía Pacifico 0 F/S según SDCF xxx/2016 - - (8) F/S

15:30 Colbún 90 270 DCR COLBUN_vmach_sign Normal (6) E/S

15:41 Pehuenche 40 280 QCR - Vertimiento Evitable (7) E/S Plena Carga

16:26 Ventanas 1 50 40 Solicitud de Intervención de Curso Forzoso  según SD 3275/2016 - - (6) E/S



19-04-2016

Hora 

Movi. Sincron.
Central POTENCIA  (MW ) MOTIVO Etapa Condición Condición

de Unidad SUBE BAJA QUEDA de la Central del Embalse de la Central

16:33 Colbún 110 380 QCR COLBUN_vmach_sign Normal (6) E/S

17:00 Fin Prorrata Fin Prorrata por Control Tx Línea 220 kV San Andrés - Cardones

17:06 Canutillar 100 No se retira por control de TX L.220 kV Cautin - Valdivia por TTCC 182 MVA llegada a S/E Valdivia - Normal (7) E/S Plena Carga

17:06 Santa_Fe 14 50 DCR  SANTA_FE_3 - (6) E/S

17:06 Colbún 210 DCR COLBUN_sinv Normal (6) E/S

17:06 Viñales 6 16 DCR  Viñales_2 - (7) E/S Plena Carga

17:06 Nueva Renca 60 240 DCR  NRENCA_GNL (5) E/S Min Técnico

17:06 LAJA-EVE 7 3 DCR  LAJA-EVE_2 - (7) E/S Plena Carga

17:24 San Isidro II 180 200 DCR  cumple tiempo de estabilización a las 19:01 hrs. SANISIDRO_2_GNL (5) E/S Min Técnico

17:24 Trapén 20 0 control de TX L.220 kV Cautin - Valdivia por TTCC 182 MVA llegada a S/E Valdivia - - (8) F/S

17:31 Canutillar 60 40 No se retira por control de tensiones zona sur - Normal (5) E/S Min Técnico

17:33 Cipreses 75 2  2 unidades como sincronos CIPRESES_sinv Normal (8) F/S

17:33 Celco 2 3 DCR  CELCO_1 - (7) E/S Plena Carga

17:33 Masisa 4.5 4.5 DCR  no se retira - - (5) E/S Min Técnico

17:33 Guacolda 5 60 Control Tx L.220 kV Las Palmas - Los Vilos 380 MVA de N--> S   - - (5) E/S Min Técnico

17:33 Guacolda 4 60 Control Tx L.220 kV Las Palmas - Los Vilos 380 MVA de N--> S   - - (5) E/S Min Técnico

17:33 Guacolda 2 150 No baja por tiempo de estabilización - - (7) E/S Plena Carga

17:33 Guacolda 1 60 Control Tx L.220 kV Las Palmas - Los Vilos 380 MVA de N--> S   - - (5) E/S Min Técnico

17:33 Guacolda 3 0 Según SD 12803/2016 - - (8) F/S

17:33 Arauco 10 0 DCR  ARAUCO_1 - (8) F/S

17:33 Escuadrón 5.5 6.5 No se retira por restricciones propias ESCUADRON (5) E/S Min Técnico

17:36 Colbún 110 100 DCR COLBUN_sinv Normal (5) E/S Min Técnico

17:40 Colbún 100 0 DCR COLBUN_sinv Normal (8) F/S

17:40 Viñales 10 6 DCR  Viñales_1 - (7) E/S Plena Carga

17:40 Bocamina 0 Según SD 3232/2016 - - (8) F/S

17:40 Santa_Fe 16 34 DCR  SANTA_FE_2 - (7) E/S Plena Carga

17:40 Lautaro 1 10 16 DCR  LAUTARO_1_BLOQUE_1 - (7) E/S Plena Carga

17:40 Ventanas 1 40 Solicitud de Intervención de Curso Forzoso  según SD 3275/2016 - - (6) E/S

17:40 Bocamina II 350 No baja por tasa de bajada y pronta subida de carga - - (7) E/S Plena Carga

17:40 Campiche 65 205 DCR  - - (6) E/S

17:40 Nueva Ventanas 65 205 DCR  NUEVA VENTANAS - (6) E/S

17:46 Guacolda 1 90 150 Control Tx barra 220 kV lado sur de S/E Pan de Azúcar 240 MVA - - (7) E/S Plena Carga

17:50 Fin Prorrata Fin prorrata por Control TX Líneas 220 kV Las Palmas - Los Vilos 1 y 2 

17:52 Pehuenche 80 200 DCR - Vertimiento Evitable (6) E/S

17:54 Guacolda 4 90 150 Control Tx barra 220 kV lado sur de S/E Pan de Azúcar 240 MVA - - (7) E/S Plena Carga

18:00 Valdivia 6 26 Cambio en la Política de Precios  VALDIVIA_2_PINO - (7) E/S Plena Carga

18:00 Ventanas 2 0 Según SD xx/2016 - - (8) F/S

18:00 CMPC Pacífico 0 Según SD xx/2016 CMPC_PACIFICO_1 - (8) F/S

18:00 Nueva Ventanas 205 Cambio en la Política de Precios  no sigue bajando por tiempo de estabilización y pronta subida de carga NUEVA VENTANAS - (6) E/S

18:00 Lautaro 1 1 15 No se retira por restricciones propias LAUTARO_1_BLOQUE_1 - (5) E/S Min Técnico

18:00 Lautaro 2 7 15 Cambio en la Política de Precios  - - (5) E/S Min Técnico

18:00 Campiche 205 Cambio en la Política de Precios  no sigue bajando por tiempo de estabilización y pronta subida de carga - - (6) E/S

18:10 Pehuenche 40 240 QCR - Vertimiento Evitable (6) E/S

18:12 Guacolda 5 90 150 Control Tx barra 220 kV lado sur de S/E Pan de Azúcar 240 MVA - - (7) E/S Plena Carga

18:14 Pehuenche 40 280 QCR - Vertimiento Evitable (7) E/S Plena Carga

18:14 Ventanas 1 40 Cancela IL 3275/2016. - - (5) E/S Min Técnico

18:24 Valdivia 6 32 QCR VALDIVIA_3_PINO - (7) E/S Plena Carga

18:24 Nueva Ventanas 65 270 QCR NUEVA VENTANAS - (7) E/S Plena Carga

18:24 Lautaro 1 1 16 QCR LAUTARO_1_BLOQUE_1 - (7) E/S Plena Carga

18:24 Lautaro 2 7 22 QCR - - (7) E/S Plena Carga

18:36 Campiche 65 270 QCR - - (7) E/S Plena Carga

18:36 Ventanas 1 50 90 Limitada según IL 198/2016. - - (10) E/S con limitación

18:50 Santa_Fe 16 50 QCR SANTA_FE_3 - (7) E/S Plena Carga

18:50 Lautaro 1 10 26 QCR LAUTARO_1_BLOQUE_2 - (7) E/S Plena Carga

18:50 19:22 Colbún 100 100 QCR cumple tiempo de estabilización a las 19:19 hrs. COLBUN_sinv Normal (5) E/S Min Técnico

19:22 Colbún 110 210 QCR COLBUN_sinv Normal (6) E/S

19:26 Arauco 10 10 QCR ARAUCO_1 - (7) E/S Plena Carga



19-04-2016

Hora 

Movi. Sincron.
Central POTENCIA  (MW ) MOTIVO Etapa Condición Condición

de Unidad SUBE BAJA QUEDA de la Central del Embalse de la Central

19:26 Escuadrón 5.5 12 QCR  ESCUADRON (7) E/S Plena Carga

19:26 Masisa 4.5 9 QCR - - (7) E/S Plena Carga

19:26 San Isidro II 180 380 QCR  SANISIDRO_2_GNL (7) E/S Plena Carga

19:33 Cipreses 76 78 QCR CIPRESES_sinv Normal (7) E/S Plena Carga

19:33 Viñales 10 16 QCR Viñales_2 - (7) E/S Plena Carga

19:33 LAJA-EVE 7 10 QCR LAJA-EVE_1 - (7) E/S Plena Carga

19:33 Nueva Renca 60 300 QCR  NRENCA_GNL (7) E/S Plena Carga

19:37 Colbún 50 260 QCR COLBUN_vmach Normal (6) E/S

20:00 Canutillar Máximo por cota 80 MW. - Normal (5) E/S Min Técnico

20:34 Colbún 40 220 DCR COLBUN_vmach Normal (6) E/S

20:36 Pehuenche 40 240 DCR - Vertimiento Evitable (6) E/S

20:50 Colbún 10 210 DCR COLBUN_sinv Normal (6) E/S

20:50 Nueva Renca 60 240 DCR  Cumple tiempo de estabilización a las 21:49 hrs. NRENCA_GNL (5) E/S Min Técnico

20:50 LAJA-EVE 7 3 DCR  LAJA-EVE_2 - (7) E/S Plena Carga

20:50 Viñales 10 6 DCR  Viñales_1 - (7) E/S Plena Carga

20:50 Cipreses 48 30 DCR CIPRESES_sinv Normal (6) E/S

21:12 Cipreses 28 2 Mantiene 2 unidades como sincronos CIPRESES_sinv Normal (8) F/S

21:21 San Isidro II 60 320 DCR  SANISIDRO_2_GNL (6) E/S

21:22 Pehuenche 40 200 DCR - Vertimiento Evitable (6) E/S

21:25 San Isidro II 120 200 DCR  SANISIDRO_2_GNL (5) E/S Min Técnico

21:29 Pehuenche 40 240 QCR - Vertimiento Evitable (6) E/S

21:29 Masisa 4.5 4.5 No se retira por restricciones propias - - (5) E/S Min Técnico

21:29 Escuadrón 5.5 6.5 No se retira por restricciones propias ESCUADRON (5) E/S Min Técnico

21:29 Arauco 10 0 DCR  ARAUCO_1 - (8) F/S

21:48 Colbún 90 120 DCR COLBUN_sinv Normal (6) E/S

22:17 Colbún 20 100 DCR COLBUN_sinv Normal (5) E/S Min Técnico

22:21 Colbún 100 0 DCR COLBUN_sinv Normal (8) F/S

22:45 Lautaro 1 10 16 DCR  LAUTARO_1_BLOQUE_1 - (7) E/S Plena Carga

22:45 Santa_Fe 16 34 DCR  SANTA_FE_2 - (7) E/S Plena Carga

22:45 Ventanas 1 30 60 DCR  Limitada según IL xxx/2016. - - (5) E/S Min Técnico

22:45 Pehuenche 50 190 DCR - Vertimiento Evitable (6) E/S

22:51 Bocamina II 110 240 DCR  - - (5) E/S Min Técnico

23:09 Pehuenche 90 280 QCR - Vertimiento Evitable (7) E/S Plena Carga

23:56 Nehuenco II 120 260 Control Suministro de Gas  NEHUENCO_2_GNL (5) E/S Min Técnico

23:57 Campiche 150 120 DCR  - - (5) E/S Min Técnico
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1. RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN DIARIO OPERACIÓN SIC
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Generación por Fuente

Diario (GWh) Mensual (GWh) (*) Acumulado Anual (TWh) (*)

Mar 19/apr 2016 2015 var% 2016 2015 var%

Eólica 10.3 7.1% 87.0 74.8 16.20 0.46 0.39 18.32

Hidráulica 45.0 30.8% 854.7 861.6 -0.80 6.18 5.76 6.38

Solar 3.1 2.1% 58.8 42.8 37.48 0.41 0.27 52.75

Térmica 87.6 60.0% 1714.4 1625.1 5.50 9.35 9.46 -2.11

Total 146.0 100% 2714.9 2604.3 4.25 16.40 15.87 2.39

Generación Térmica

Diario (GWh) Mensual (GWh) (*) Acumulado Anual (TWh) (*)

Mar 19/apr 2016 2015 var% 2016 2015 var%

BioGas 0.6 0.7% 10.8 12.2 -11.35 0.06 0.07 -18.47

Biomasa 6.3 7.2% 139.0 117.1 18.73 0.73 0.69 5.29

Carbón 45.6 52.1% 927.8 686.0 35.24 5.10 4.30 17.56

Diésel 0.1 0.1% 12.2 82.4 -85.15 0.23 0.44 -47.84

Gas Natural 34.9 39.9% 624.5 719.1 -13.16 3.23 3.93 -18.72

Total 87.6 100% 1714.3 1616.9 6.03 9.35 9.43 -1.78

Generación Renovable no Convencional

Diario (GWh) Mensual (GWh) (*) Acumulado Anual (TWh) (*)

Mar 19/apr 2016 2015 var% 2016 2015 var%

BioGas 0.6 2.8% 10.8 12.2 -11.37 0.06 0.07 -18.48

Biomasa 5.6 24.8% 119.9 95.9 25.10 0.52 0.57 -9.49

Eólica 10.3 46.3% 87.0 72.7 19.64 0.46 0.38 21.05

Minihidro 2.7 12.2% 50.0 49.4 1.17 0.33 0.29 12.02

Solar 3.1 13.8% 58.8 42.3 38.86 0.41 0.27 53.32

Total 22.3 100% 326.5 272.5 19.81 1.79 1.58 11.90

Generación Hidráulica

Diario (GWh) Mensual (GWh) (*) Acumulado Anual (TWh) (*)

Mar 19/apr 2016 2015 var% 2016 2015 var%

Embalse 26.8 59.6% 428.4 428.4 -0.02 2.58 2.52 1.29

Pasada 18.2 40.4% 426.3 433.2 -1.58 3.60 3.23 10.35

Total 45.0 100% 854.7 861.6 -0.80 6.18 5.76 6.38

Reducción Energía Eólica y Solar

Diario (MWh) Mensual (GWh) (*) Acumulado Anual (GWh) (*)

Mar 19/apr 2016 2015 var% 2016 2015 var%

Eólica 480.6 86.3% 1.7 6.1 -72.78 8.45 8.66 -3.38

Solar 76.0 13.7% 4.0 0.8 417.03 39.05 2.22 1640.67

Total 556.6 100% 5.7 6.9 -17.15 47.50 10.88 332.39

Costos Marginales Promedios Programados (USD/MWh)

Fuente

Diario Promedio Anual (*)

Mar 19/apr Lun 18/apr var% 2016 2015 var%

Maitencillo 38.4 46.2 -16.77 52.5 121.4 -56.75

Quillota 54.3 53.4 1.62 59.0 133.2 -55.71

Charrúa 54.3 53.4 1.62 58.7 133.2 -55.92

Promedio 49.0 51.0 -3.93 56.7 129.3 -56.11

Precipitaciones (mm)

Fuente

Diario Acumulado Anual (*)

Mar 19/apr Lun 18/apr 2016 var% 2015 var% Año Normal

Rapel 0.0 0.0 86.7 1852.54 365.10

Invernada 0.0 3.0 176.0 211.43 80.14

Melado 0.0 3.0 127.9 128.36 23.79

Colbún 0.0 0.0 164.3 197.27 24.45

Laja 2.0 18.5 127.5 208.15 -40.22

Pangue 13.8 1.0 140.4 139.46 -58.07

Chapo 58.0 3.5 381.5 -9.99 -45.62

Cotas (msnm)

Fuente

Diario Máxima Mín. Operacional

Mar 19/apr Lun 18/apr 2016 2016

Chapo 222.85 222.85 243.00 222.00

Invernada 1297.27 1297.33 1318.00 1282.80

Laja 1319.21 1319.25 1368.00 1308.48

Colbun 420.91 420.96 437.00 397.00

Rapel 104.60 104.60 105.00 100.50

Ralco 692.79 692.66 725.00 692.00

Melado 647.02 647.40 648.00 641.00

Pangue 504.73 505.20 510.00 501.00

Demanda Máxima (MW) y Generación (GWh)

Diario Máximo Anual (*)

Mar 19/apr Lun 18/apr var% 2016 2015 var%

Máxima Horaria 6881.4 6893.8 -0.18 7784.6 7544.3 3.19

Programado Hora Real Hora var%

Demanda Máx. 7209.0 12 6881.4 12 -4.54

Demanda Punta 6555.0 18 6454.6 21 -1.53

Generación Total 152.8 - 146.0 - -4.41

Crecimiento anual

2.39%

(*) Representa el acumulado a igual fecha 2016 y 2015

Costo Marginal Real Preliminar Barra 220 kV Quillota

45.0 USD/MWh

Fecha de generación: 20 de abril de 2016

Participación anual ERNC

10.89%

www.cdecsic.cl Twitter: @CDECSIC

Promedio:
—26.6 Diego de Almagro

—26.6 Cardones

—31.4 Pan de Azúcar

—45.0 Quillota

—46.1 Alto Jahuel

—44.8 Charrua

—52.0 Puerto Montt



2. DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

2.1. Centrales
Centrales Prog. Real Desv % Estado

Abanico 696.0 674.0 -3.16 %
Alfalfal 1855.0 1742.8 -6.05 % IF
Alto Renaico - 0.0 - PMG
Andes Generación - 0.0 -
Angostura 840.0 938.0 +11.67 %
Antilhue TG 0.0 0.0 -
Antuco 2250.0 2204.0 -2.04 % IL
Arauco 212.0 196.0 -7.55 %
Blanco 360.0 0.0 -100.00 %
Bocamina 0.0 1332.0 (*) GNP SDCF
Bocamina 2 8400.0 7700.0 -8.33 %
Callao 24.0 29.9 +24.42 %
Calle Calle 0.0 0.0 -
Campiche 6528.0 5780.0 -11.46 %
Candelaria 1 0.0 0.0 -
Candelaria 1 Diésel 0.0 0.0 -
Candelaria 1 GNL 0.0 0.0 -
Candelaria 2 0.0 0.0 -
Candelaria 2 Diésel 0.0 0.0 -
Candelaria 2 GNL 0.0 0.0 -
Canutillar 1910.0 1646.0 -13.82 % IL
Capullo 156.0 121.1 -22.37 %
Cardones 0.0 0.0 -
Carena 216.0 223.6 +3.52 %
Carilafquén - 0.0 -
Celco 100.0 136.8 +36.80 %
Cementos Bío Bío 0.0 5.6 GNP IL
Cenizas 0.0 0.0 - IF
Chacabuquito 0.0 0.0 - IF
Chacayes 0.0 0.0 - IF
Chiburgo 72.0 46.0 -36.11 %
Chiloé 0.0 0.0 -
Cholguán 216.0 182.1 -15.69 %
Chuyaca 0.0 0.0 -
Cipreses 1155.0 1064.0 -7.88 %
CMPC Cordillera - 31.6 GNP
CMPC Laja 220.0 307.9 +39.95 %
CMPC Pacífico 0.0 2.9 GNP PMM
CMPC Santa Fe 0.0 0.0 - PMM
CMPC Tissue - 15.0 GNP
Colbún 6840.0 5239.0 (*)  -23.41 %
Colihues Diésel 0.0 0.0 -
Colihues HFO 0.0 0.0 -
Colmito Diésel 0.0 0.0 -
Colmito GNL 0.0 0.0 -

Centrales Prog. Real Desv % Estado

Los Pinos 0.0 0.0 -
Los Quilos 519.0 779.3 +50.15 %
Los Vientos 0.0 0.0 -
Machicura 1152.0 1176.0 +2.08 % PMM, IL
Maitenes 298.0 264.0 -11.41 %
Malalcahuello - 0.0 -
Mampil 121.0 120.9 -0.11 %
Mariposas 60.0 85.4 +42.33 %
Masisa 160.0 151.8 -5.12 % IL
Maule 0.0 0.0 -
Nalcas 0.0 0.0 - IF
Nehuenco 9B Diésel 0.0 0.0 -
Nehuenco 9B Gas 0.0 0.0 -
Nehuenco 9B GNL 0.0 0.0 -
Nehuenco Diésel 0.0 0.0 -
Nehuenco Gas 0.0 0.0 -
Nehuenco GNL 7120.0 7224.0 +1.46 %
Nehuenco II Diésel 0.0 0.0 -
Nehuenco II Gas 0.0 0.0 -
Nehuenco II GNL 8000.0 7933.0 -0.84 %
Newen Diésel 0.0 0.0 -
Newen Gas 0.0 0.0 -
Nueva Aldea 1 336.0 280.2 -16.61 %
Nueva Aldea 2 0.0 0.0 - IF
Nueva Aldea 3 792.0 808.0 +2.02 %
Nueva Renca Diésel 0.0 0.0 -
Nueva Renca FA_GLP - - -
Nueva Renca FA_GNL - - -
Nueva Renca GNL 6820.0 6723.0 -1.42 %
Nueva Ventanas 6528.0 6171.0 -5.47 %
Ojos de Agua 144.0 134.2 -6.81 %
Olivos 0.0 0.0 -
Palmucho 576.0 552.0 -4.17 %
Pangue 840.0 840.0 -
Parque Eólico La Esperanza - 0.0 - PMG
Parque Eólico Los Buenos Aires - 57.0 GNP
Parque Eólico Renaico - 0.0 -
Parque Pampa Solar Norte - 343.4 GNP
Parque Solar Los Loros - 0.0 -
Pehuenche 6720.0 5666.0 (*)  -15.68 % PMM
Petropower 1560.0 1574.0 +0.90 %
Peuchén 170.0 139.8 -17.74 %
Picoiquén 48.0 60.2 +25.42 %
Pilmaiquén 240.0 245.1 +2.12 % SDCF
Placilla 0.0 0.0 -



Concón 0.0 0.0 -
Constitución 0.0 0.0 - PMG
Coronel TG 0.0 0.0 - IL
Coronel TG Diésel 0.0 0.0 -
Coya 0.0 0.0 - SDCF
Curillinque 1208.0 1124.0 -6.95 %
Degañ 0.0 0.4 GNP IL
Diego de Almagro 0.0 0.0 -
El Paso 0.0 0.0 - IL
El Peñón 0.0 0.0 -
El Rincón 0.0 4.8 GNP
El Salvador 0.0 0.0 -
El Toro 1701.0 2421.0 +42.33 %
El Totoral 0.0 0.0 - IF
Emelda 1 0.0 0.0 -
Emelda 2 0.0 0.0 -
Energía Pacífico 384.0 0.0 -100.00 % SDCF
Eólica Canela 181.0 162.7 -10.11 %
Eólica Canela 2 901.0 507.3 -43.70 %
Eólica Cuel 147.0 166.3 +13.13 %
Eólica El Arrayán 2103.0 1786.6 -15.05 %
Eólica Lebu 55.0 82.0 +49.09 %
Eólica Los Cururos 1204.0 1372.3 +13.98 %
Eólica Monte Redondo 651.0 509.6 -21.72 %
Eólica Punta Colorada 48.0 62.8 +30.83 %
Eólica Punta Palmeras 600.0 670.1 +11.68 %
Eólica San Pedro 631.0 710.8 +12.65 %
Eólica Talinay Oriente 890.0 870.0 -2.25 %
Eólica Talinay Poniente 1098.0 927.1 -15.56 %
Eólica Taltal 1459.0 1635.1 +12.07 %
Eólica Totoral 587.0 625.3 +6.52 %
Eólica Ucuquer 2 56.0 34.2 -38.93 %
Escuadrón 264.0 212.0 -19.70 %
Esperanza 1 0.0 0.0 -
Esperanza 2 0.0 0.0 -
Esperanza TG 0.0 0.0 -
Espinos 0.0 0.0 -
Florida 153.0 361.2 +136.08 %
Guacolda 1 3196.0 3170.0 -0.81 % IL
Guacolda 2 3648.0 3548.0 -2.74 % IL
Guacolda 3 0.0 0.0 - PMM
Guacolda 4 3012.0 3051.0 +1.29 % IL
Guacolda 5 2750.0 2824.8 +2.72 % IL
Guayacán 53.0 160.3 +202.45 % IL
Horcones Diésel 0.0 0.0 - IL
Horcones TG 0.0 0.0 - IL
Hornitos 448.0 576.3 +28.64 %
Huasco TG 0.0 0.0 -
Huasco TG IFO 0.0 0.0 -
Isla 1045.0 972.0 -6.99 %
Itata - 0.0 -
Juncal 278.0 307.1 +10.47 %
La Confluencia 0.0 0.0 - IF, IL
Laguna Verde TG 0.0 0.0 - IF
Laguna Verde TV 0.0 0.0 - IL
La Higuera 0.0 0.0 - IL
Laja Energía Verde 167.0 80.0 -52.10 %
Laja I 177.0 0.0 -100.00 %
Las Vegas 0.0 0.0 -
Lautaro 1 384.0 567.2 +47.71 %

Centrales Prog. Real Desv % Estado

Planta Valdivia 504.0 1240.8 (*)  +146.19 %
Providencia 36.0 215.0 +497.22 %
Pulelfu - 104.3 - PMG
Pullinque 225.0 227.3 +1.02 %
Punta Colorada Diésel 0.0 0.0 -
Punta Colorada IFO 0.0 0.0 -
Puntilla 20.0 118.4 +492.00 % SDCF
Quellón 2 0.0 0.0 - SDCF
Queltehues 997.0 187.0 (*)  -81.24 % SDCF
Quilleco 516.0 458.0 -11.24 % PMM
Quintay 0.0 0.0 -
Quintero Diésel 0.0 0.0 - IL
Quintero GNL 2120.0 0.0 (*)  -100.00 %
Ralco 450.0 0.0 -100.00 % IL
Rapel 8520.0 8784.0 +3.10 %
Renaico 144.0 171.1 +18.82 %
Renca 0.0 0.0 -
Río Huasco 48.0 36.0 -25.00 %
Rucatayo 177.0 213.4 +20.59 %
Rucúe 1200.0 1094.0 -8.83 %
San Andrés 0.0 0.0 - IL
San Clemente 0.0 0.0 -
San Gregorio 0.0 0.0 -
San Ignacio 712.0 737.0 +3.51 %
San Isidro Diésel 0.0 0.0 - IL
San Isidro Gas 0.0 0.0 -
San Isidro GNL 5785.0 5681.0 -1.80 %
San Isidro II Diésel 0.0 0.0 - IL
San Isidro II Gas 0.0 0.0 -
San Isidro II GNL 8210.0 7316.0 -10.89 %
San Lorenzo U1 0.0 0.0 -
San Lorenzo U2 0.0 0.0 -
San Lorenzo U3 0.0 0.0 -
Santa Fe Energía 1354.0 821.0 -39.36 %
Santa Lidia 0.0 0.0 -
Santa María 8400.0 8514.0 +1.36 % IL
Santa Marta 192.0 165.2 -13.96 % IL
Sauzal 117.0 172.0 +47.01 % IL
Sauzal 60 Hz 0.0 0.0 -
Sauzalito 0.0 20.0 GNP SDCF
Solar Carrera Pinto - 190.5 GNP
Solar Chañares 178.0 209.1 +17.47 %
Solar Diego de Almagro 169.0 127.2 -24.73 % IL
Solar Javiera 344.0 336.4 -2.21 %
Solar Lalackama 273.0 366.6 +34.29 %
Solar Lalackama 2 69.0 109.5 +58.70 %
Solar La Silla - 0.0 -
Solar Llano de Llampos 575.0 627.8 +9.18 %
Solar Loma Los Colorados - 3.1 - PMG
Solar Luz del Norte 447.0 0.0 -100.00 % IL
Solar PV Salvador 391.0 452.2 +15.65 %
Solar San Andrés 292.0 241.2 -17.40 % IL
Solar SDGx01 3.0 6.5 +118.00 % PMG
Taltal 1 Diésel 0.0 0.0 -
Taltal 1 Gas 0.0 0.0 -
Taltal 1 GNL 0.0 0.0 -
Taltal 2 Diésel 0.0 0.0 -
Taltal 2 Gas 0.0 0.0 -
Taltal 2 GNL 0.0 0.0 -
Teno 0.0 33.9 GNP

Centrales Prog. Real Desv % Estado



2.2. PMGD

Lautaro 2 240.0 478.7 +99.46 %
Licán 117.0 153.7 +31.37 %
Licantén 129.0 144.1 +11.71 %
Linares Norte 0.0 0.0 - PMG
Lircay 446.4 244.8 -45.16 % SDCF
Llauquereo 24.0 6.8 -71.67 % PMG
Loma Alta 561.0 450.0 -19.79 %
Loma Los Colorados I 24.0 34.0 +41.67 %
Loma Los Colorados II 384.0 341.6 -11.04 %
Los Guindos 0.0 0.0 -
Los Hierros 384.0 388.0 +1.04 %
Los Hierros II 56.0 69.4 +23.93 %
Los Molles 147.0 140.0 -4.76 %

Centrales Prog. Real Desv % Estado

Termopacífico 0.0 0.0 -
Trapén 20.0 58.0 +190.00 %
Ventanas 1 2160.0 1936.0 -10.37 % IL
Ventanas 2 0.0 0.0 - IL, SDCF
Viñales 408.0 715.8 +75.44 %
Volcán 301.0 230.0 -23.59 %
Yungay 1 Diésel 0.0 0.0 -
Yungay 1 Gas 0.0 0.0 -
Yungay 2 Diésel 0.0 0.0 -
Yungay 2 Gas 0.0 0.0 -
Yungay 3 Diésel 0.0 0.0 -
Yungay 3 Gas 0.0 0.0 -
Yungay 4 0.0 0.0 -

Centrales Prog. Real Desv % Estado

Centrales Prog. Real Desv %

Allipén 46.0 52.5 +14.13 %
Ancali 0.0 0.0 -
Auxiliar del Maipo 16.0 38.5 +140.44 %
Biocruz 0.0 0.0 -
Biomar 0.0 0.0 -
Cañete 0.0 0.0 -
Casablanca 1 0.0 0.0 -
Casablanca 2 0.0 0.0 -
Chufkén (Traiguén) 0.0 0.0 -
Collil 0.0 111.4 -
Contulmo 0.0 0.0 -
Curacautin 0.0 0.0 -
Curauma 0.0 0.0 -
Danisco 0.0 0.0 -
Doña Hilda 0.0 0.0 -
Dongo 0.0 0.0 -
Donguil 0.0 1.5 -
Don Walterio 72.0 71.1 -1.25 %
Eagon 0.0 0.0 -
El Canelo 48.0 38.5 -19.79 %
El Diuto 72.0 69.6 -3.33 %
El Llano 0.0 0.0 -
El Manzano 48.0 51.5 +7.29 %
El Tártaro 0.0 0.0 -
Energía León (Coelemu) 0.0 0.0 -
Ensenada 0.0 0.0 -
Eólica Huajache - 0.0 -
Eólica Raki 141.0 140.2 -0.57 %
Eólica Ucuquer 36.0 29.1 -19.08 %
Estancilla 0.0 0.0 -
Eyzaguirre 21.0 21.8 +3.81 %
HBS 0.0 0.0 -
Hidrobonito MC1 73.0 8.6 -88.21 %
Hidrobonito MC2 23.0 3.0 -87.04 %
JCE 0.0 0.0 -
Juncalito 0.0 10.7 -
La Arena 61.0 31.8 -47.87 %
La Chapeana - 0.0 -
La Paloma 0.0 4.0 -
Las Flores 0.0 32.4 -

Centrales Prog. Real Desv %

Los Padres 0.0 2.0 -
Louisiana Pacific 0.0 0.0 -
Louisiana Pacific II 0.0 0.0 -
Maisan 0.0 3.7 -
Mallarauco 24.0 81.8 +240.83 %
MALLECO 0.0 0.0 -
María Elena 0.0 1.1 -
Molinera Villarrica - 2.1 -
Monte Patria 0.0 0.0 -
Muchi 0.0 0.0 -
Multiexport I 0.0 0.0 -
Multiexport II 0.0 0.0 -
Pehui 24.0 0.0 -100.00 %
Pichilonco 24.0 4.8 -80.12 %
Planta Curicó 0.0 0.0 -
Puclaro 24.0 20.7 -13.75 %
Punitaqui 0.0 0.0 -
Purísima 0.0 5.5 -
Quillaileo 5.0 5.0 -0.20 %
Reca 3.0 7.6 +152.00 %
Robleria 0.0 47.7 -
Salmofood I 0.0 0.0 -
Santa Irene 0.0 0.2 -
Sauce Andes 12.0 12.4 +3.67 %
Skretting 0.0 0.0 -
Skretting Osorno 0.0 0.0 -
Solar El Pilar - Los Amarillos - 0.0 -
Solar Esperanza 0.0 0.0 -
Solar Lagunilla - 3.1 -
Solar Las Terrazas 21.0 19.4 -7.76 %
Solar Luna 15.0 5.5 -63.33 %
Solar Pama 4.0 13.7 +241.75 %
Solar PSF Lomas Coloradas 3.0 13.8 +361.00 %
Solar Santa Cecilia 16.0 8.0 -50.00 %
Solar Sol 15.0 6.3 -58.00 %
Solar Tambo Real 6.0 9.5 +58.33 %
Solar Techos de Altamira 0.0 0.2 -
Southern 0.0 0.0 -
Tamm 0.0 0.0 -
Tapihue 0.0 0.0 -



GNP: Generación no programada
IF: Indisponibilidad por Falla
IL: Informe de Limitación de Unidades Generadoras
PMG: Pequeño Medio de Generación

PMGD: Pequeño Medio de Generación Distribuida
PMM: Programa de Mantenimiento Mayor
PMMep: Programa de Mantenimiento Mayor con extensión de plazo
SDCF: Solicitud de desconexión de curso forzoso
SI: Sin información

Abreviaturas:

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)

Las Pampas 0.0 0.0 -
Las Vertientes 0.0 13.9 -
Lebu 0.0 0.0 -
Lonquimay 0.0 0.0 -
Los Álamos 0.0 0.0 -
Los Bajos 5.0 59.3 +1086.20 %
Los Corrales 22.0 13.7 -37.73 %
Los Corrales II 0.0 10.7 -
Los Morros 10.0 11.8 +18.00 %

Centrales Prog. Real Desv %

Tirúa 0.0 0.0 -
Tomaval 0.0 0.3 -
Trailelfú - 4.5 -
Trebal Mapocho 0.0 78.7 -
Trongol 0.0 0.0 -
Trueno 11.0 7.7 -30.00 %
Truful Truful 24.0 16.5 -31.25 %
Watts I 0.0 0.0 -
Watts II 0.0 0.0 -

Centrales Prog. Real Desv %

Bocamina GNP por disponibilidad anticipada.
Colbún Menor generación real por costo marginal.
Pehuenche Menor generación real por costo marginal.
Planta Valdivia Mayor generación real por cambio de combustible de eucaliptus a pino.
Queltehues Menor generación real por desconexión de curso forzoso para realizar retiro de material de las rejas de aducción en la cámara de carga.
Quintero GNL Menor generación real por costo marginal.



3. ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Indisponibilidad por Falla
CENTRALES (100 MW) Disponibilidad (%) Observaciones

Alfalfal 50.0 U-1 indisponible por falla a tierra en el estator.
Chacayes 0.0 Indisponible por falla en canal de aducción.
La Confluencia 0.0 U-1 limitada a cero inyección por exceso de caudal y sedimentos.

3.2. Informe de Limitación de Unidades Generadoras
CENTRALES (100 MW) Disponibilidad (%) Observaciones

Antuco 100.0 Mínimo de 90 MW para mantener en servicio bombas de agua a entrega de riego.
Canutillar 50.0 Limitada por cota del embalse.
Guacolda 1 100.0 Limitada por tiempo de estabilización.
Guacolda 2 100.0 Limitada por tiempo de estabilización.
Guacolda 4 100.0 Limitada por tiempo de estabilización.
Guacolda 5 100.0 Limitada por tiempo de estabilización.
La Confluencia 0.0 U-1 limitada a cero inyección por exceso de caudal y sedimentos.
La Higuera 0.0 Central completa limitada a cero inyección por exceso de caudal y sedimentos.
Quintero Diésel 0.0 Limitada por exigencias ambientales.
Ralco 100.0 Limitada por control cota embalse (puede bajar máximo 25 cm/día).
San Isidro Diésel 0.0 Limitada en CA Diésel equipo de medición de material particulado PM10 no ha sido validado por la autoridad medio

ambiental.
San Isidro II Diésel 0.0 Limitada en CA Diésel equipo de medición de material particulado PM10 no ha sido validado por la autoridad medio

ambiental.
Santa María 95.0 Pérdida eficiencia de la turbina vapor.
Solar Luz del Norte 46.0 Limitada por indisponibilidad de los bloques 1 y 2 de generación.
Ventanas 1 81.0 Limitada por control de temperatura de descarga agua de mar.
Ventanas 2 0.0 Indisponible por tubo roto de caldera.

3.3. Programa de Mantenimiento Mayor
CENTRALES (100 MW) Disponibilidad (%) Observaciones

Guacolda 3 0.0 U-3 con PMM y mantiene limitación por tiempo de estabilización.
Pehuenche 50.0 U-1 con PMM.

3.4. Solicitud de desconexión de curso forzoso
CENTRALES (100 MW) Disponibilidad (%) Observaciones

Bocamina 0.0 Revisión y reparación de equipo atomizador por altas vibraciones.
Ventanas 2 0.0 Indisponible por tubo roto de caldera.



4. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN DIARIA

4.1. Observaciones
Hora Observación

00:00 C. Colbún U-1 regula frecuencia.
00:00 Cs. Alto Renaico, PFV Loma Los Colorados, Pulelfu PMG, PFV Carrera Pinto, CMPC Cordillera, Santa Marta U-9 y 10, Itata, PE Lebu (ampliación de 6,5 a 10 MW), CMPC Tissue , Andes Generación, Carilafquén, Malalcahuello,

PFV Pampa Solar Norte, PE La Esperanza y PE Los Buenos Aires continúan en pruebas.
00:00 C. Pehuenche se mantiene en condición de vertimiento evitable.
00:00 C. Ralco se mantiene en condición de agotamiento.
00:00 C. Rapel se mantiene en condición de vertimiento.
00:00 Chilectra SDAC deshabilitado.
00:00 C. Bocamina II limitada a 270 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Normalización de falla al cierre del Damper de regulación de aire caliente del molino 2 y reparación del Damper ON/OFF

de aire primario a molino N°4
01:24 C. El Toro U-2 toma la regulación de frecuencia.
02:26 Línea de 154 kV Cipreses - Itahue 1, interrupción forzada por protecciones con reconexión automática con éxito en S/E Cipreses.
02:26 C. Curillinque sale de servicio en forma intempestiva con 29 MW. Causa informada: Falla en línea de 154 kV Cipreses - Itahue 1.
02:28 S/E Itahue cerrada línea de 154 kV Cipreses - Itahue 1.
03:00 C. Curillinque sincronizada.
03:30 Abierta línea de 220 kV Charrúa - Mulchen 1 y Mulchen - Cautín 1 por regulación de tensión.
03:52 C. Bocamina cancelada solicitud de intervención de curso forzoso. Central sin limitación.
04:49 C. Arauco TG6 sale de servicio en forma intempestiva dejando de inyectar 10.7 MW. Causa informada: Alta temperatura de vapor de entrada a la turbina.
05:08 C. Santa Fe Energía con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Falla en el sistema de alimentación de biomasa.
05:27 C. Arauco TG6 sincronizada.
07:00 Chilectra SDAC habilitado.
07:11 Cerrada línea de 220 kV Charrúa - Mulchen 1 y Mulchen - Cautín 1.
07:29 Cerrada línea de 220 kV Canutillar - Puerto Montt 1.
08:13 C. Bocamina II sube a plena generación y cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
08:15 Línea de 110 kV Ventanas - Torquemada 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Verificación del estado de cadenas de aisladores y puentes de conductores post temporal.
08:16 S/E Rancagua cerrado interruptores 52A1 y 52A2 de línea de 154 kV Rancagua-A. Jahuel-Punta de Cortés 1 y 2, para controlar la transferencia por ATR-4 de 110/154 kV, 50 MVA de S/E Sauzal debido al incremento de

consumos en minera Valle Central
08:27 C. Santa Fe Energía cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
09:15 C. Nehuenco 2 falla ventilador de enfriamiento de la TG, queda E/S equipo de respaldo. Existe riesgo de trip de la turbina en caso de falla del equipo de respaldo.
09:50 S/E Punta de Cortés abierto interruptores 52A2 y 52A3 de línea de 154 kV Itahue - Tinguiririca-Rancagua-A. Jahuel 1 y 2 para controlar la transferencia de línea de 154 kV Itahue-Tinguiririca 1 y 2.
10:06 C. Queltehues con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Efectuar retiro de material acumulado en rejas de aducción de cámara de carga, el cual se acumuló producto del frente de mal tiempo.
10:36 S/E Lagunillas abierto interruptores 52J4 y 52J6 de línea de 220 kV Bocamina 2-Lagunillas-Charrúa para controlar la transferencia de línea de 154 kV Hualpén-San Vicente 1 y 2.
11:00 Línea de 220 kV El Llano-SAG cerrada y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
11:03 Inicio de prorrata por control de transferencia de línea de 220 kV Carrera Pinto-San Andrés.
11:30 Línea de 66 kV Cocharcas-Hualte con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Bloqueo de la reconexión del 52B5 de S/E Cocharcas por faenas de roce y poda de árboles en la franja de servidumbre.
12:05 Línea de 66 kV Cocharcas - Hualte interrupción forzada por protecciones, se pierden 5,8 MW de consumos correspondiente a SS/EE Hualte y Quirihue. Causa informada: Caída de rama de árbol sobre la línea durante faenas

de roce y poda de árboles.
12:57 Cerrada línea de 66 kV Cocharcas-Hualte y normalizado la totalidad de los consumos.
13:02 Línea de 66 kV Cocharcas-Hualte cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
13:15 C. Bocamina con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Revisión y reparación de equipo atomizador por altas vibraciones.
13:25 C. Puntilla cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso por obstrucción de rejas.
13:38 Finalizada prorrata por línea de 220 kV Cardones-San Andrés.
13:38 Inicio prorrata por control transferencia línea de 220 kV Las Palmas-Los Vilos.
14:12 S/E Recoleta TR-4 de 110/12,5 kV, 50 MVA interrupción forzada por protecciones, se pierden aprox. 30,5 MW de consumos correspondiente a comunas de Huechuraba, Conchalí y Recoleta. Total clientes 35100 aprox..
14:17 S/E Recoleta normalizado los consumos de Huechuraba, Conchalí y Recoleta por red de media tensión. TR-4 de 110/12,5 kV, 50 MVA queda F/S para investigar causa de operación de relé maestro.
14:20 S/E Ventanas transformador Nº 4 de 110/4.16 kV, 20 MVA con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Reparar descargas parciales en mufas del transformador.



15:14 S/E Huasco línea de 110 kV Huasco - Maitencillo 1 interrupción forzada por protecciones. Causa informada: Conductor cortado en el extremo de S/E Huasco.
15:29 S/E Maitencillo apertura manual de línea de 110 kV Huasco - Maitencillo 1 debido a falla presente.
15:39 S/E Concepción línea de 220 kV Charrúa - Concepción inhabilitada reconexión automática. Causa informada: Por condición de seguridad operacional, a la espera del cambio de filosofía de reconexión (la línea debe

reconectar primero desde Charrúa).
15:56 C. PFV La Silla primera sincronización en pruebas.
16:04 Línea 220 kV Cautín - Ciruelos cancela limitación por falla de protección de distancia sistema 2. Queda E/S.
16:26 C. Ventanas 1 baja a 40 MW con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Limpieza de caja de circulación del sitema de agua de refrigeración.
16:50 C. CMPC Tissue F/S en pruebas.
17:00 C. Rapel cierra compuertas y deja de evacuar.
17:32 Línea Canutillar - Puerto Montt 2 abierta por regulación de tensión.
17:50 Finalizada prorrata por línea de 220 kV Los Vilos - Las Palmas.
18:14 C. Ventanas 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.
18:51 Línea de 110 kV Ventanas - Torquemada 2 cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
19:11 S/E Recoleta TR-4 de 110/12,5 kV, 50 MVA E/S y normalizada topología.
19:34 Línea de 110 kV Huasco - Maitencillo 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Restricción por trabajos en línea paralela.
19:40 C. PE Punta Palmeras con desconexión forzada del circuito 1 y 2, deja de inyectar 23 MW.
19:58 C. PE Punta Palmeras normaliza circuito 1 y 2.
20:00 C. Canutillar limitado a máxima generación de 80 MW por cota de embalse en 222,84 msnm.
20:14 Bocatoma Sauzal abierta en forma parcial para extraer 30 m3/seg.
20:53 C. Luz del Norte, bloques 1 y 2 de generación quedan disponibles, cancelada limitación.
22:10 C. Queltehues cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
22:31 Línea de 220 kV Ralco - Charrúa 1 abierta por regulación de tensión.
23:05 S/E Ventanas transformador Nº 4 de 110/4.16 kV, 20 MVA cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso.
23:23 Cerrada línea de 110 kV Huasco - Maitencillo 1.
23:23 Línea de 110 kV Huasco - Maitencillo 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso.

Hora Observación

4.2. Otras Observaciones
Observación

Frecuencia máxima y mínima registrada durante el día: 50,25 y 49,76 Hz.

4.3. Nuevas Instalaciones
Hora Empresa Instalación

16:00 Transelec S/E Polpaico extensión de barra de 500 kV sección 1.



5. INDISPONIBILIDAD SCADA

Empresa Instalación Fecha F/S Hora F/S Fecha E/S Hora E/S

COLBUN SS/EE Chagres, Calera Centro, Cerro Calera y Esperanza. 10/08/2010 14:30
COYANCO C. Guayacán datos scada P, Q y S de las unidades generadoras

(señales no implementadas).
28/09/2015 12:13

Transquillota S/E San Luis datos scada. 29/10/2015 00:00
Cia. Minera Franke S/E Diego de Almagro paño H7 datos scada. 06/01/2016 09:22
Panguipulli S.A. S/E Interconexión paño JL2 datos scada. 06/01/2016 09:22
SGA C. Cementos Bio Bio datos scada 21/01/2016 07:15
TRANSNET SS/EE San Javier y Constitución dato scada de Tº con indicación

errónea.
09/02/2016 11:26

Potencia C. Olivos datos scada. 23/02/2016 11:45
Tecnored C. Linares Norte datos scada 16/03/2016 12:00
Javiera SpA C. PFV Javiera datos scada asociados a los paños de 23 kV. 24/03/2016 14:30
TRANSNET S/E Constitución datos scada asociados al transformador Nº 1,

frecuencia y tensión en barra 66 kV.
04/04/2016 07:15

Energía Pacífico C. Energía Pacífico datos scada. 05/04/2016 21:00
ARAUCO C. Horcones datos scada. 10/04/2016 08:35
STS C. Quellón 2 datos scada. 11/04/2016 10:53
Transelec S/E Antuco datos scada y telecontrol. 14/04/2016 19:47
AESGENER C. Guacolda datos scada no se actualizan. 17/04/2016 15:00 19/04/2016 15:52
Celeo Redes Retraso Scada de aprox. 4 minutos en cambio de estado de los

interruptores de línea 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3 y 4.
18/04/2016 02:51

Transelec S/E Cardones datos scada 220 kV. 19/04/2016 09:04 19/04/2016 15:39
STS Datos scada completo. 19/04/2016 23:34 20/04/2016 00:29



6. COMUNICACIONES

Empresa Instalación Fecha F/S Hora F/S Fecha E/S Hora E/S

GDFSUez Hot-Line despacho principal F/S. 14/04/2016 00:00 19/04/2016 18:30



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 4 
Detalle de mantenimientos programados y forzados 

correspondientes al día 19 de abril de 2016 
 
 



Nro. Status Empresa Resumen Tipo Cuando Objetivo Fec.Ini.Prg Hora Ini.Prg Fec.Ter.Prg Hora Ter.Prg Fec.Ini.Efec Hora Ini.Efec Fec.Ter.Efec
Hora 

Ter.Efec

SD09155/2016 Ejecutada sts

Subestación : CARDONES______220 Linea : D.ALMAGRO_____220 -

CARDONES________220 CTO1 Tramo : D.ALMAGRO_____220 -

CARDONES________220 CTO1 Intervención / Programada Ningún Consumo

Afectado

Intervencion Programada

Se solicita no reconectar línea 220 kV Cardones Diego de Almagro cto N°1, por

trabajos de instalación de soportes, vestido, tendido, templado, engrampado y

remates para nuevo cable OPGW

19-04-2016 8:00 19-04-2016 18:30 19-04-2016 8:00 19-04-2016 18:44

SD10755/2016 Ejecutada cururos
Subestación : LA_CEBADA_____220 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° :

Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado
Intervencion Programada

A solicitud de Transelec no reconectar 52/J2, Switch 79/J2. Motivo: Lavado de

Cadenas de aislación con lineas energizadas, estructuras 197B a 602 de linea/ con

bloqueo a la reconexión Linea 220 KV, La Cebada- Pan de azúcar.

19-04-2016 7:00 19-04-2016 18:00 19-04-2016 7:56 19-04-2016 17:39

SD10893/2016 Ejecutada cururos
Subestación : LA_CEBADA_____220 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° :

Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado
Intervencion Programada

A solicitud de transelec no reconectar 52/J1. Switch 79/J1. Motivo: Lavado

cadenas de aislación con líneas energizadas, estructuras 197B a 602. con bloqueo

a la reconexión Línea 220 KV. Las Palmas - La Cebada.

19-04-2016 7:00 19-04-2016 18:00 19-04-2016 7:56 19-04-2016 17:39

SD11657/2016 Ejecutada sts

Subestación : CARDONES______220 Linea : D.ALMAGRO_____220 -

CARDONES________220 CTO1 Tramo : D.ALMAGRO_____220 -

CARDONES________220 CTO1 Intervención / Programada Ningún Consumo

Afectado

Intervencion Programada

Deshabilitar reconexión automática y no reconectar línea 220 kV Diego de

Almagro - Cardones cto 1 por trabajos de lavado de aislación con agua a presión

en T001 hasta T180 y T410 hasta T419.

19-04-2016 8:00 19-04-2016 16:00 19-04-2016 7:46 19-04-2016 15:10

SD11793/2016 Ejecutada cge
Subestación : PARRAL________154 Otro Elemento de Subestación : OTROS N ° :

Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado
Intervencion Programada

A solicitud de Transelec, según SODI N°131, se requiere orden de precaución de

no reconectar interruptor 52AT1 de S/E Parral, por trabajos en sus instalaciones.
19-04-2016 9:00 19-04-2016 17:00 19-04-2016 9:14 19-04-2016 18:01

SD11794/2016 Ejecutada cge
Subestación : MONTERRICO ________154 Otro Elemento de Subestación :

OTROS N ° : Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado
Intervencion Programada

A solicitud de Transelec, según SODI N°131, se requiere orden de precaución de

no reconectar interruptor 52A1 de S/E Monterrico, por trabajos en sus

instalaciones.

19-04-2016 9:00 19-04-2016 17:00 19-04-2016 9:14 19-04-2016 18:01

SD12303/2016 Ejecutada cge

Subestación : OVALLE________110 Linea : ILLAPEL_______110 -

OVALLE________110 Tramo : ILLAPEL______110 - PUNITAQUI______110

Intervención / Programada Ningún Consumo Afectado

Intervencion Programada

Trabajos asociados con mantenimiento anual programado, relacionado con

termografía en LT 110 kV Punitaqui-Illapel, se requiere transferencia de consumos 

asociados hacia nodo Choapa.

19-04-2016 8:00 19-04-2016 18:00 19-04-2016 8:54 19-04-2016 19:30

SD12833/2016 Ejecutada sts

Subestación : CARDONES______220 Linea : D.ALMAGRO_____220 -

CARDONES________220 CTO1 Tramo : D.ALMAGRO_____220 -

CARDONES________220 CTO1 Intervención / Programada Ningún Consumo

Afectado

Intervencion Programada

Deshabilitar reconexión automática y no reconectar línea 220 kV Diego de

Almagro - Cardones cto 1 por trabajos de tendido de conductores entre Torre 237-

1 a ML paños J5 y J6 de SE Carrera Pinto, para seccionamiento de línea de

transmisión Cardones - Diego de Almagro.

19-04-2016 8:00 19-04-2016 18:30 19-04-2016 8:00 19-04-2016 18:44



1

Número Tipo Empresa
Tipo 

Solicitud
Origen

Tipo 
Programació

n
Central Unidad Tipo Trabajo Comentario Consumo

Trabajo 
Requiere

Fecha Inicio Fecha Fin
Fecha 

Efectiva 
Inicio

Fecha 
Efectiva Fin

3275
Central 

Generadora
AES GENER Intervención Origen 

Interno
Curso 

Forzoso
VENTANAS 

1
VENTANAS 

1
Otro Tipo de 

Trabajo
Unidad debe bajar a 40 MW para realizar lavado de caja de circulación de 

agua
No tiene consumo 

afectado
ninguno

19/04/2016 
16:33:00

19/04/2016 
20:00:00

19/04/2016 
16:26:00

19/04/2016 
18:14:00

3232
Central 

Generadora
ENDESA Desconexión Origen 

Interno
Curso 

Forzoso
BOCAMINA

CENTRAL 
COMPLETA

Otro Tipo de 
Trabajo

Revisión y reparación atomizador por altas vibraciones. No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

13:15:00
20/04/2016 

13:15:00
19/04/2016 

13:15:00
28/04/2016 

20:23:00

3140
Central 

Generadora
COLBUN Intervención Origen 

Interno
Curso 

Forzoso
NEHUENCO 

II
NEHUENCO 

II TG
Otro Tipo de 

Trabajo

Falla en ventilador de enfriamiento de la TG, quedando en servicio equipo 
de respaldo. En esta condición, existe riesgo de TRIP de la turbina en caso 
de falla del equipo en servicio. Se requiere reparación de equipo en falla.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

09:15:00
19/04/2016 

17:00:00
19/04/2016 

09:33:00
29/04/2016 

11:41:00

3118
Central 

Generadora

BIOENERGI
AS 

FORESTAL
ES

Desconexión Origen 
Externo

Curso 
Forzoso

SF 
ENERGÍA

CENTRAL 
COMPLETA

Otro Tipo de 
Trabajo

Falla en sistema de alimentación Caldera Biomasa No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

05:08:00
19/04/2016 

06:31:00
19/04/2016 

05:08:00
19/04/2016 

08:24:00

3059
Central 

Generadora
AES GENER Desconexión Origen 

Interno
Curso 

Forzoso
QUELTEHU

ES
CENTRAL 

COMPLETA
Otro Tipo de 

Trabajo

Se requiere la central fuera de servicio para  realizar retiro de material de 
las rejas de rejas de aducción en  cámara de carga Queltehues, que se 

acumulo producto del frente de mal tiempo.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

09:00:00
19/04/2016 

10:00:00
19/04/2016 

10:06:00
19/04/2016 

22:10:00

2972
Central 

Generadora
SAN 

ANDRES
Intervención Origen 

Interno
Programada

SOLAR SAN 
ANDRES

CENTRAL 
COMPLETA

Otro Tipo de 
Trabajo

Pruebas SAT de la Celda EDAG a los circuitos de control. Proyecto de 
implementación Esquema Integral de Control de Transferencias Maitencillo-

Nogales.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

09:00:00
19/04/2016 

20:00:00
19/04/2016 

10:16:00
19/04/2016 

17:56:00

2944
Central 

Generadora
CELTA Intervención Origen 

Interno
Programada

SAN ISIDRO 
I

CENTRAL 
COMPLETA

Otro Tipo de 
Trabajo

Ciclo Combinado.-  Re-validacion CEMS (sistema continuo de monitoreo de 
emisiones), operación con  GNL .Se requiere Unidad despachada en carga  

mayor de 190Mw en C.C.																								

																								

																								

																								

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

09:00:00
19/04/2016 

18:00:00
19/04/2016 

08:35:00
19/04/2016 

18:00:00

2943
Central 

Generadora
ENDESA Intervención Origen 

Interno
Programada

SAN ISIDRO 
II

CENTRAL 
COMPLETA

Otro Tipo de 
Trabajo

Rotacion de Equipos de Respaldo 380 V.-  Prueba Operacional y M.O. de 
los equipos de respaldo de  380V y equipos de Emergencia en 

C.C.																								

																								

																								


																							

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

08:00:00
19/04/2016 

18:00:00
19/04/2016 

10:12:00
19/04/2016 

17:50:00

2942
Central 

Generadora
ENDESA Desconexión Origen 

Interno
Programada

HUASCO 
TG

HUASCO 3
Otro Tipo de 

Trabajo

Lavado de Bushing y Mufas Trafo de Poder TG N° 3 , MPB Mensual, con 
Prueba Partida en Negro y Cierre  52G3 contra Barra Muerta (52HT3 

abierto )																								

																								

																								

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

07:30:00
19/04/2016 

18:00:00
19/04/2016 

07:34:00
19/04/2016 

16:48:00

2940
Central 

Generadora
ENDESA Intervención Origen 

Interno
Programada ABANICO

CENTRAL 
COMPLETA

Otro Tipo de 
Trabajo

Interruptor 52CT1 y Transformador de SS/AA N °1.-  MPB, Inspección y 
limpieza general, reapriete conexiones de fuerza, analisis de aceite rigidez, 

medidas de resistencia.																								

																								

																								

																								

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

08:30:00
19/04/2016 

17:30:00
19/04/2016 

09:03:00
19/04/2016 

16:48:00

2939
Central 

Generadora
ENDESA Intervención Origen 

Interno
Programada ABANICO ABANICO 1

Otro Tipo de 
Trabajo

Unidad N°1 (Con entrega inmediata).-  Cambio cooler N° 6 con filtración, 
Estator U-1																								


																								

																								

																								

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

08:00:00
19/04/2016 

14:00:00
19/04/2016 

09:03:00
19/04/2016 

17:00:00

2938
Central 

Generadora
ENDESA Intervención Origen 

Interno
Programada

SAN ISIDRO 
II

SAN ISIDRO 
II TV

Otro Tipo de 
Trabajo

Torre de Enfriamiento TV CSI II.-  Cambio de Aceite de la Caja Reductora 
Ventilador "A" Torre de Enfriamiento TV, se realiza de a uno (no afecta la 

generación).
																								

																								

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

08:00:00
19/04/2016 

18:00:00
19/04/2016 

09:16:00
19/04/2016 

16:47:00

2937
Central 

Generadora
ENDESA Intervención Origen 

Interno
Programada

LOS 
MOLLES

CENTRAL 
COMPLETA

Otro Tipo de 
Trabajo

Normalización alimentación Rack comunicaciones de C. Los Molles. 
Durante intervención se perderán datos de Central en CCG y CEN. Control 

debe estar en LOCAL																								

																								

																								

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

11:00:00
19/04/2016 

12:00:00
19/04/2016 

11:16:00
19/04/2016 

15:13:00

2811
Central 

Generadora

EQUIPOS 
GENERACI

ON
Intervención Origen 

Interno
Programada

CBB-
CENTRO

CEMENTOS 
BIOBIO 

CENTRO 7

Otro Tipo de 
Trabajo

Central cementos Bio Bio solicita realizar pruebas con carga con la unidad 
N°7 de 0 a 2 MW para chequear parametros de la unidad.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

09:00:00
19/04/2016 

16:00:00
19/04/2016 

08:50:00
19/04/2016 

18:14:00

2810
Central 

Generadora

EQUIPOS 
GENERACI

ON
Intervención Origen 

Interno
Programada

CBB-
CENTRO

CEMENTOS 
BIOBIO 

CENTRO 4

Otro Tipo de 
Trabajo

central Cementos Bio Bio Solicita realizar pruebas con carga con la unidad 
N°4 de 0 a 2 MW para chequear parámetros de la unidad

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

09:00:00
19/04/2016 

16:00:00
19/04/2016 

08:50:00
19/04/2016 

18:14:00

Solicitudes NeoMante 19-04-2016.xls



2

Número Tipo Empresa
Tipo 

Solicitud
Origen

Tipo 
Programació

n
Central Unidad Tipo Trabajo Comentario Consumo

Trabajo 
Requiere

Fecha Inicio Fecha Fin
Fecha 

Efectiva 
Inicio

Fecha 
Efectiva Fin

2769
Central 

Generadora

EOLICA LA 
ESPERANZ

A
Intervención Origen 

Interno
Programada

PARQUE 
EOLICO LA 
ESPERANZ

A

CENTRAL 
COMPLETA

Otro Tipo de 
Trabajo

Continuación periodo de pruebas unidades generadoras. No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

18:00:00
26/04/2016 

18:00:00
19/04/2016 

18:25:00
26/04/2016 

18:14:00

2545
Central 

Generadora
NUEVA 
DEGAN

Intervención Origen 
Interno

Programada DEGAÑ CENTRAL 
COMPLETA

Otro Tipo de 
Trabajo

Pruebas de control, regulación y carga en equipos, se pretende llegar a 36 
MW.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 

08:00:00
19/04/2016 

18:00:00
19/04/2016 

16:25:00
19/04/2016 

18:15:00

Solicitudes NeoMante 19-04-2016.xls



1

Número Tipo Empresa
Tipo 

Solicitud
Origen

Tipo 
Programación Línea Tramo Tipo Trabajo Comentario Consumo

Trabajo 
Requiere

Fecha Inicio Fecha Fin
Fecha 

Efectiva 
Inicio

Fecha 
Efectiva Fin

3325 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Curso Forzoso
HUASCO - MAITENCILLO 

110KV L2
HUASCO - MAITENCILLO 110KV L2 C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:LÍNEA 110 kV HUASCO - MAITENCILLO, C2 --- Tipo 
Trabajo:Trabajos en el circuito adyacente --- Descripción del Trabajo --- 

Restriccion de curso forzoso, por trabajos de reparación en Línea 110 KV --- 
Huasco - Maitencillo  C1 con falla. justificación: Condición que pone en --- 

riesgo el servicio Sodi N° 1500 --- Restricciones:Equipo Indisponible --- 
Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar 

interruptores asociados a la línea 110 kV. Huasco --- Maitencillo 2 --- 
Instalaciones con riesgo --- LÍNEA 110 kV HUASCO - MAITENCILLO, 2 --- 

Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
17:30:00

19/04/2016 
20:30:00

19/04/2016 
19:34:00

19/04/2016 
23:23:00

3176 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Curso Forzoso
COCHARCAS - HUALTE 

66kV
COCHARCAS - HUALTE 66KV C1,

Roce y pode 
franja 

servidumbre

Poda de emergencia, se requiere bloqueo de reconexión automática del 
52B5 de S/E Cocharcas.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
11:30:00

19/04/2016 
19:00:00

19/04/2016 
11:32:00

19/04/2016 
12:58:00

3129 Línea AES GENER Desconexión Origen 
Interno

Curso Forzoso
VENTANAS - 

TORQUEMADA 110KV
VENTANAS - TORQUEMADA 110KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Desconexión para Verificación de estado en cadenas de aisladores en 
Torres A.T. post temporal y post operación automática

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:30:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:15:00

19/04/2016 
18:51:00

2843 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
MALLOA - QUINTA DE 

TILCOCO 66KV
MALLOA - QUINTA DE TILCOCO 66KV C1,

Roce y pode 
franja 

servidumbre

Faenas de poda y roce por lo cual se requiere el bloqueo de la reconexión 
automática interruptor 52B1 de S/E Malloa

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
10:17:00

19/04/2016 
17:43:00

2835 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
LONCOCHE - PULLINQUE 

66KV L2
LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1,

Roce y pode 
franja 

servidumbre

Bloqueo de reconexión a LT 66 kV Pullinque-Loncoche 2 por tala de 
árboles cercanos a línea.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
17:00:00

19/04/2016 
09:04:00

19/04/2016 
16:00:00

2834 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
LONCOCHE - PULLINQUE 

66KV L1
LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1,

Roce y pode 
franja 

servidumbre

Bloqueo de reconexión a LT 66 kV Pullinque-Loncoche 1 por tala de 
árboles cercanos a línea.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
17:00:00

19/04/2016 
09:04:00

19/04/2016 
16:00:00

2720 Línea COLBUN Intervención Origen 
Interno

Programada
MAIPO - PUENTE ALTO 

CMPC 110KV
MAIPO - PIRQUE 110KV C1,PIRQUE - PUENTE ALTO CMPC 110KV 

C1,

Roce y pode 
franja 

servidumbre

Se realizara roces y podas a toda la línea, No reconectar en caso de 
apertura sin previo aviso a Inspector de Faena, se solicita bloquear la 

reconexión automática con precaución en el cierre manual

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
11:12:00

19/04/2016 
18:40:00

2692 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
QUINQUIMO - QUILLOTA 

110KV
MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1,

Roce y pode 
franja 

servidumbre

Poda y Roce Tramo Quillota-Quinquimo. Considera bloqueo a la 
reconexión del 52H3 de SE Quillota.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
18:23:00

2670 Línea CMPC 
CELULOSA

Intervención Origen 
Interno

Programada
CHARRUA - CELULOSA 

PACIFICO 220KV
SANTA FE - CELULOSA PACIFICO 220KV C1,

Roce y pode 
franja 

servidumbre
Roce y pode franja servidumbre / Con Bloqueo a la reconexión No tiene consumo 

afectado
ninguno

19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
19:00:00

19/04/2016 
08:14:00

19/04/2016 
18:18:00

2611 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
TAP LOTA - ESTRUCTURA 

92 66KV L2
TAP LOTA - ESTRUCTURA 85 66KV L2 C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Se realizará una poda y tala de árboles cercanos a la línea LT 66 kV El 
Manco-Horcones N°2, por tal motivo se requiere el bloqueo de reconexión 
de los interruptores 52B2 de S/E El Manco y 52B3 de S/E Horcones. Los 

bloqueos solicitado, se realizará en forma paulatina y efectiva en el período 
correspondiente al inicio y término de los trabajos en las cercanías de la 

línea. 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
09:58:00

19/04/2016 
17:25:00

2610 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
TAP LOTA - ESTRUCTURA 

92 66KV L1
TAP LOTA - ESTRUCTURA 92 66KV L1 C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Se realizará una poda y tala de árboles cercanos a la línea LT 66 kV 
Coronel-Horcones N°1, por tal motivo se requiere el bloqueo de reconexión 

de los interruptores 52B4 de S/E Coronel y 52B7 de S/E Horcones. Los 
bloqueos solicitado, se realizará en forma paulatina y efectiva en el período 

correspondiente al inicio y término de los trabajos en las cercanías de la 
línea. 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
09:58:00

19/04/2016 
17:25:00

2620 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
CARDONES - COPIAPO 

110KV
CARDONES - COPIAPO 110KV C1,

Lavado de 
Aislación

Se realiza lavado de aislación con las instalaciones en servicio, para los 
cual se solicita el bloqueo de  reconexión  del 52H3 de SE Cardones 

(Transelec), mediante SODI 26. Condición que se mantendrá durante la 
ejecución efectiva de los trabajos.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:30:00

19/04/2016 
18:30:00

19/04/2016 
10:22:00

19/04/2016 
16:41:00

2541 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
TALCAHUANO - PERALES 

66KV
TALCAHUANO - PERALES 66KV C1,

Roce y pode 
franja 

servidumbre

Se realizará una poda de árboles cercanos a la línea LT 66 kV Talcahuano-
Perales, por tal motivo se requiere el bloqueo de reconexión del 52B2 de 
S/E Talcahuano y 52B4 de S/E A. de Ribera. Los bloqueos solicitados, se 

realizará en forma paulatina y efectiva en el período correspondiente al 
inicio y término de los trabajos en las cercanías de la línea.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
17:30:00

19/04/2016 
10:03:00

19/04/2016 
13:31:00

2504 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Externo

Programada
CERRILLOS - LOS LOROS 

110KV
CERRILLOS - LOS LOROS 110KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

A solicitud de empresa Solaire Direct por proyecto de central fotovoltaica 
se realiza cruce de línea entre las estructuras Nº 154 y 155 de LT 110 kV 

Cerrillos - Los Loros. Se considera mantener bloqueada la reconexión 
automática del 52H2 en S/E Cerrillos.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
20:00:00

19/04/2016 
10:36:00

19/04/2016 
20:11:00

2470 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
PAN DE AZUCAR - 
MARQUESA 66KV

SAN JOAQUIN - MARQUESA 66KV C1,
Roce y pode 

franja 
servidumbre

Poda, roce y tala de arboles cercanos a la linea, considera bloqueo 
reconexión interruptor 52B5 de S/E Pan de Azucar. El bloqueo de 

reconexión se realizará en forma efectiva durante el periodo en que los 
trabajos se estén ejecutando.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
09:28:00

19/04/2016 
18:29:00

2358 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
PAN DE AZUCAR - MINERA 

TECK CDA 220KV
PAN DE AZUCAR - MINERA TECK CDA 220KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV P. AZUCAR - C. DE ANDACOLLO --- Tipo 
Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado 
cadenas de aislación, estructuras 001 a 154. --- Sodi N° 1092. --- 

Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores asociados a la línea 220 
kV. Pan de Azúcar --- - Andacollo. --- Instalaciones con riesgo ---  LÍNEA 

220 kV PAN DE AZÚCAR - ANDACOLLO. --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
07:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
07:48:00

19/04/2016 
20:00:00

2327 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Externo

Programada TALCA - LINARES 66KV

LA PALMA - SAN JAVIER 66KV C1,SAN JAVIER - ESTRUCTURA 94 
66KV C1,ESTRUCTURA 94 - ESTRUCTURA 139 66KV 

C1,ESTRUCTURA 139 - VILLA ALEGRE 66KV C1,VILLA ELEGRE - 
ESTRUCTURA 158 66KV C1,ESTRUCTURA 158 - ESTRUCTURA 
173 66KV C1,ESTRUCTURA 173 - TAP LINARES NORTE 66KV 

C1,TALCA - LA PALMA 66KV C1,TAP LINARES NORTE - LINARES 
66KV C1,ESTRUCTURA 94 - VILLA ALEGRE 66KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Se requiere el bloqueo de reconexión del interruptor 52B2 en SE Linares 
asociado a la línea Linares - Villa Alegre a solicitud de EFE mediante SODI 

N°15/2016 por desconexión del arranque a EFE Villa Alegre, lo anterior 
tanto para las maniobras de desconexión como de normalización, en caso 

que se encuentre cerrando el interruptor 52B1 en SE Villa Alegre se 
requerirá el bloqueo de la reconexión del interruptor 52B5 de SE Talca.  

Asociado a SD2320/2016

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
10:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
11:43:00

19/04/2016 
18:40:00

2236 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LOS MOLLES - OVALLE 

66KV

LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1,ESTRUCTURA 128 - 
ESTRUCTURA 129 66KV C1,ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 

66KV C1,MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 --- Tipo Trabajo:Trabajos 
Sistema de OP --- Descripción del Trabajo --- S/E OVALLE: Mantenimiento 
a Equipo ABB del Sistema OPAT. Se producirá --- interrupción Datos del 
Scada en Central Los Molles. --- Restricciones:Sin restricciones --- Nivel 

Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay --- Instalaciones con 
riesgo ---  SISTEMA SCADA - OVALLE --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:30:00

19/04/2016 
18:30:00

19/04/2016 
07:58:00

19/04/2016 
18:47:00
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2235 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LOS MOLLES - OVALLE 

66KV

LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1,ESTRUCTURA 128 - 
ESTRUCTURA 129 66KV C1,ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 

66KV C1,MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 --- Tipo Trabajo:Trabajos 
Sistema de OP --- Descripción del Trabajo --- S/E LOS MOLLES: 
Mantenimiento a equipo ABB del Sistema OPAT. Se --- producirá 

Interrupción datos del Scada en Central Los Molles. Sodi N° --- 916. --- 
Restricciones:Sin restricciones --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de 
Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo ---  SISTEMA SCADA - C. 

MOLLES --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:30:00

19/04/2016 
18:30:00

19/04/2016 
07:58:00

19/04/2016 
18:45:00

2228 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LOS MOLLES - OVALLE 

66KV

ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2,LOS MOLLES - 
ESTRUCTURA 129 66KV C2, ESTRUCTURA 128 - MONTE PATRIA 

66KV C2,MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 2X66 KV L MOLLES - OVALLE, C 2 --- Tipo 
Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- 

S/E OVALLE: MPB Reducido a interruptor 52B2. --- Sodi N° 1356. --- 
Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- 

Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- 
Instalaciones con riesgo ---  LÍNEA 2X66 kV C. MOLLES - OVALLE, 

CIRCUITO 2 --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
16:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
07:47:00

19/04/2016 
18:00:00

2227 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LOS MOLLES - OVALLE 

66KV

LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1,ESTRUCTURA 128 - 
ESTRUCTURA 129 66KV C1,ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 

66KV C1,MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 --- Tipo 
Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- 

S/E OVALLE: MPB Reducido a interruptor 52B1. --- Sodi N° 1356. --- 
Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- 

Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- 
Instalaciones con riesgo ---  LÍNEA 2X66 kV C. MOLLES - OVALLE, 

CIRCUITO 1 --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
14:00:00

19/04/2016 
16:00:00

19/04/2016 
07:47:00

19/04/2016 
18:00:00

2226 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LOS MOLLES - OVALLE 

66KV

ESTRUCTURA 129 - ESTRUCTURA 128 66KV C2,LOS MOLLES - 
ESTRUCTURA 129 66KV C2, ESTRUCTURA 128 - MONTE PATRIA 

66KV C2,MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 2X66 KV L MOLLES - OVALLE, C 2 --- Tipo 
Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- 

S/E Los Molles: MPB Reducido a interruptor 52B2. --- Sodi N° 1355. --- 
Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- 

Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- 
Instalaciones con riesgo ---  LÍNEA 2X66 kV C. MOLLES - OVALLE, 

CIRCUITO 2 --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
10:00:00

19/04/2016 
12:00:00

19/04/2016 
07:47:00

19/04/2016 
18:00:00

2225 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LOS MOLLES - OVALLE 

66KV

LOS MOLLES - ESTRUCTURA 128 66KV C1,ESTRUCTURA 128 - 
ESTRUCTURA 129 66KV C1,ESTRUCTURA 129 - MONTE PATRIA 

66KV C1,MONTE PATRIA - OVALLE 66KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 2x66 KV L MOLLES - OVALLE, C 1 --- Tipo 
Trabajo:Mantenimiento de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- 

S/E Los Molles: MPB Reducido a interruptor 52B1. --- Sodi N° 1355. --- 
Restricciones:Normalización sujeta a coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- 

Bloqueo del Jefe de Faenas --- Precaución a la reconexión. --- 
Instalaciones con riesgo ---  LÍNEA 2X66 kV C. MOLLES - OVALLE, 

CIRCUITO 1 --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
10:00:00

19/04/2016 
07:47:00

19/04/2016 
18:00:00

2214 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LAS PALMAS - PAN DE 

AZUCAR 220KV
DON GOYO - PAN DE AZUCAR 220KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV DON GOYO - PAN DE AZÚCAR --- Tipo Trabajo:Lavado 
de Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado cadenas de aislación 

con líneas energizadas, estructuras 197B a --- 602. Sodi N° 1079. --- 
Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores asociados a la línea Don 

Goyo - Pan de --- Azúcar --- Instalaciones con riesgo --- L. 220 KV DON 
GOYO - PAN DE AZÚCAR --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
07:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
07:46:00

19/04/2016 
17:42:00

2213 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LOS VILOS - LAS PALMAS 

220KV
LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 2 X 220 kV LOS VILOS - LAS PALMAS, C2 --- Tipo 
Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado de 
aislación con líneas energizadas, lavado estructuras 001 a --- 197A. --- 

Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores asociados a la línea 220 
kV. Los Vilos - --- Las Palmas 2 --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220 

kV. Los Vilos - Las Palmas 2 --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
07:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
07:46:00

19/04/2016 
16:12:00

2212 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LAS PALMAS - PAN DE 

AZUCAR 220KV
LAS PALMAS - TAP TALINAY 220KV C2,TAP TALINAY - DON GOYO 

220KV C2,
Otro Tipo de 

Trabajo

Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - DON GOYO --- Tipo Trabajo:Lavado de 
Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado cadenas de aislación con 

líneas energizadas, estructuras 197B a --- 602.   ( SODIS- 1037 - 1058 ). --- 
Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 

del Jefe de Faenas --- NO RECONECTAR INTERRUPTORES 
ASOCIADOS A  LÍNEA 220 KV LAS PALMAS - --- DON GOYO  Y TAP-
OFF TALINAY --- Instalaciones con riesgo --- L. 220 KV LAS PALMAS - 

DON GOYO y TAP OFF TALINAY. --- Observaciones --- NO HAY --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
07:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
07:46:00

19/04/2016 
17:42:00

2210 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LOS VILOS - LAS PALMAS 

220KV
LOS VILOS - LAS PALMAS 220KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 2 X 220 kV LOS VILOS - LAS PALMAS, C1 --- Tipo 
Trabajo:Lavado de Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado de 
aislación con líneas energizadas, lavado estructuras 001 a --- 197A. --- 

Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores asociados a la línea 220 
kV. Los Vilos - --- Las Palmas 1. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220 

kV. Los Vilos - Las Palmas 1. --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
07:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
07:46:00

19/04/2016 
16:12:00

2209 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
HUASCO - MAITENCILLO 

110KV L1
ESTRUCTURA 9 - MAITENCILLO 110KV L1 C1,HUASCO - 

ESTRUCTURA 9 110KV L1 C1,
Otro Tipo de 

Trabajo

Equipo:Línea 110 kV Huasco-Maitencillo C1 --- Tipo Trabajo:Corte y poda 
de árboles --- Descripción del Trabajo --- Corte de 14 eucaliptos de más de 

10 m. entre las estructuras 135 - 136. --- Restricciones:Restriccion a la 
reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No 

reconectar interruptores asociados a la línea 110 kV. Huasco - --- 
Maitencillo 1 --- Instalaciones con riesgo ---  LÍNEA 110 kV HUASCO - 

MAITENCILLO, CIRCUITO 1 --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
07:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:38:00

19/04/2016 
17:27:00

2203 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
MAITENCILLO - CARDONES 

220KV L1
MAITENCILLO - CARDONES 220KV L1 C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 KV MAI - CAR 1 --- Tipo Trabajo:Reemplazo de Aislación --- 
Descripción del Trabajo --- Reemplazo de aislación en estructuras de 
suspensión por Proyecto Aumento --- de Capacidad de la Línea, entre 
estructuras 001 a 368. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- 

Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No reconectar 
interruptores asociados a la línea 220 kV. Maitencillo - --- Cardones 1 --- 
Instalaciones con riesgo ---  LÍNEA 220 kV MAITENCILLO - CARDONES, 

CIRCUITO 1 --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:12:00
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2202 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LAS PALMAS - PAN DE 

AZUCAR 220KV
LAS PALMAS - TAP MONTE REDONDO 220KV C1,TAP MONTE 

REDONDO - LA CEBADA 220KV C1,
Otro Tipo de 

Trabajo

Equipo:L. 220 KV LAS PALMAS - LA CEBADA --- Tipo Trabajo:Lavado de 
Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado cadenas de aislación con 

líneas energizadas, estructuras 197B a --- 602.   ( SODIS- 982 - 1003 ). --- 
Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 

del Jefe de Faenas --- NO RECONECTAR INTERRUPTORES 
ASOCIADOS A  LÍNEA 220 KV LAS PALMAS - LA --- CEBADA Y TAP-
OFF MONTE REDONDO --- Instalaciones con riesgo --- L. 220 KV LAS 

PALMAS - LA CEBADA y TAP OFF MONTE REDONDO. --- Observaciones 
--- NO HAY. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
07:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
07:46:00

19/04/2016 
17:42:00

2195 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
LAS PALMAS - PAN DE 

AZUCAR 220KV
LA CEBADA - PAN DE AZUCAR 220KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV LA CEBADA - PAN DE AZÚCAR --- Tipo Trabajo:Lavado 
de Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado cadenas de aislación 

con líneas energizadas, estructuras 197B a --- 602. Sodi N° 1142. --- 
Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores asociados a la línea 220 
kV. La Cebada Pan --- de Azúcar --- Instalaciones con riesgo --- LÍNEA 220 

KV LA CEBADA - PAN DE AZÚCAR --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
07:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
07:46:00

19/04/2016 
17:42:00

2276 Línea TRANSNET Desconexión Origen 
Interno

Programada
MIRAFLORES - MARGA 

MARGA 110KV L2
MIRAFLORES - MARGA MARGA 110KV L2 C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Desconexión de la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 02 (cable 
subterráneo) por trabajos de medición y ensayos eléctricos no destructivos 

a la pantalla y chaqueta del cable subterráneo. Los consumos del cable 
subterráneo serán transferidos hacia la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga 

n° 01.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
07:00:00

19/04/2016 
19:00:00

19/04/2016 
09:26:00

19/04/2016 
16:58:00

2165 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada CAUTIN - VALDIVIA 220KV
ESTRUCTURA 270 - CIRUELOS 220KV C2,TAP RIO TOLTEN - 

EST270 LONCOCHE 220KV C2,CAUTIN - TAP RIO TOLTEN 220KV 
C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:LÍNEA 220 kV CAUTIN - CIRUELOS --- Tipo Trabajo:Investigar o 
Reparar Anormalidad --- Descripción del Trabajo --- S/E Ciruelos Paño J1: 

Investigar y solucionar anormalidad en protección --- sistema 2, ya que 
esta se encuentra apagada. --- Restricciones:Normalización sujeta a 

coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E 
Ciruelo: Paño J1, se bloquearan vias de trip en protección de --- distancia 

sistema 2. --- Instalaciones con riesgo ---  LÍNEA 220 kV CAUTIN - 
CIRUELOS (Durante la faena) --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
10:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
14:55:00

19/04/2016 
16:04:00

2146 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
ALTO JAHUEL - POLPAICO 

500KV
EL RODEO - POLPAICO 500KV C2,ALTO JAHUEL - EL RODEO 

500KV C2,
Otro Tipo de 

Trabajo

Equipo:S/E Polpaico. Int. 52K1 (transferido). --- Tipo Trabajo:Obras por 
Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Por trabajos de 

instalación de puentes por ampliación --- Barra 1 de 500 kV se transfiere 
interruptor 52K1 a Barra de 500 kV --- Sección 2. --- 

Restricciones:Interruptor transferido --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del 
Jefe de Faenas --- No hay. --- Instalaciones con riesgo --- Línea de 500 kV 

Alto Jahuel - Polpaico 2. --- Observaciones --- Para los trabajos de 
instalación de puentes por ampliación Barra 1 de --- 500 kV, se requiere 

interruptor 52K1 (Alto Jahuel 2) transferido a --- Barra 2 por distancia 
eléctrica a punto de trabajo. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
00:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
00:00:00

19/04/2016 
16:00:00

2112 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada ITAHUE - CHARRUA 154KV

ITAHUE - MAULE 154KV C1,LINARES - PARRAL 154KV C1,MAULE - 
YERBAS BUENAS 154KV C1,PARRAL - MONTERRICO 154KV 
C1,YERBAS BUENAS - LINARES 154KV C1,MONTERRICO - 

CHARRUA 154KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:LÍNEA 154 kV ITAHUE - CHARRUA --- Tipo Trabajo:Corte y poda 
de árboles --- Descripción del Trabajo --- Corte y poda de árboles L.154 kV 

Itahue-Charrúa, sector Parral-Charrúa. --- Restricciones:Restriccion a la 
reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No hay. 

--- Instalaciones con riesgo ---  LÍNEA 154 kV ITAHUE - CHARRUA 
(Durante la faena) --- Observaciones --- No reconectar los interruptores 

asociados a la línea. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
17:00:00

19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
18:24:00

2029 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
CHARRUA - CONCEPCION 

154KV
CHARRUA - CONCEPCION 154KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:OPLAT Línea 154kV Charrúa-Concepción --- Tipo Trabajo:Trabajos 
Sistema de OP --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: 

Mantenimiento programado a filtros de acoplamiento OPLAT --- dirección 
S/E Charrúa. --- Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas sin respaldo --- 

Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- EN S/E 
CONCEPCION : Puestas a tierra provisionales en bornes --- inferiores de 

los condensadores de acoplamiento OPLAT en línea de 154 --- KV Charrúa 
- Concepción. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 154kV Charrúa-

Concepción (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
10:00:00

19/04/2016 
17:30:00

19/04/2016 
10:31:00

19/04/2016 
16:50:00

2020 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
CHARRUA - CONCEPCION 

220KV
CHARRUA - CONCEPCION 220KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:OPLAT Línea 220kV Charrúa-Concepción --- Tipo Trabajo:Trabajos 
Sistema de OP --- Descripción del Trabajo --- S/E Concepción: 

Mantenimiento programado a filtros de acoplamiento OPLAT --- dirección 
S/E Charrúa --- Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas sin respaldo --- 

Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- EN S/E 
CONCEPCION : Puestas a tierra provisionales en bornes --- inferiores de 

los condensadores de acoplamiento OPLAT en línea de 154 --- KV Charrúa 
- Concepción. --- Instalaciones con riesgo --- Línea 220kV Charrúa-

Concepción (Durante la faena). --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
10:00:00

19/04/2016 
17:30:00

19/04/2016 
10:31:00

19/04/2016 
16:50:00

1958 Línea AES GENER Desconexión Origen 
Interno

Programada
TAP LA LAJA - 

QUELTEHUES 110KV
TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T.  
en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
06:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
05:50:00

19/04/2016 
18:18:00

1951 Línea AES GENER Desconexión Origen 
Interno

Programada
FLORIDA - MAITENES 

110KV
FLORIDA - VIZCACHAS 110KV C2,TAP LA LAJA - MAITENES 110KV 

C2,VIZCACHAS - TAP LA LAJA 110KV C2,
Otro Tipo de 

Trabajo
Desconexión del Cto N°2, para continuar con refuerzos de estructuras A.T.  

en Tramo 110kV Maitenes Las Lajas
No tiene consumo 

afectado
ninguno

19/04/2016 
06:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
05:50:00

19/04/2016 
18:18:00

1909 Línea TRANSQUILL
OTA

Intervención Origen 
Interno

Programada
SAN LUIS - QUILLOTA 

220KV
SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV San Luis - Quillota Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Lavado de 
Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado de aislación. --- 

Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores de L. 220 kV San Luis - 
Quillota Circ. 1 y --- 2. --- Instalaciones con riesgo --- L. 220 kV San Luis - 

Quillota Circ. 1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:43:00

19/04/2016 
16:22:00

1908 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
POLPAICO - QUILLOTA 

220KV
POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV Quillota - Polpaico Circ. 2. --- Tipo 
Trabajo:Mantenimiento de Telecomunicaciones --- Descripción del Trabajo -
-- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a filtro de acoplamiento 1 y 2 --

- dirección Quillota. --- Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas con 
respaldo --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E 

Polpaico: Señalizar zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- L. 220 
kV Quillota - Polpaico Circ.1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
12:38:00

19/04/2016 
19:08:00
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1907 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
POLPAICO - QUILLOTA 

220KV
POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV Quillota - Polpaico Circ. 1. --- Tipo 
Trabajo:Mantenimiento de Telecomunicaciones --- Descripción del Trabajo -
-- S/E Polpaico: Mantenimiento programado a filtro de acoplamiento 1 y 2 --

- dirección Quillota. --- Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas con 
respaldo --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E 

Polpaico: Señalizar zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- L. 220 
kV Quillota - Polpaico Circ. 1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
12:38:00

19/04/2016 
18:05:00

1906 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
POLPAICO - QUILLOTA 

220KV
POLPAICO - QUILLOTA 220KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV Quillota - Polpaico Circ. 2. --- Tipo 
Trabajo:Mantenimiento de Telecomunicaciones --- Descripción del Trabajo -
-- S/E Quillota: Mantenimiento programado a filtro de acoplamiento 1 y 2 ---

dirección Polpaico. --- Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas con 
respaldo --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E 

Quillota: Señalizar zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- L. 220 
kV Quillota - Polpaico Circ.1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
12:38:00

19/04/2016 
18:05:00

1903 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
POLPAICO - QUILLOTA 

220KV
POLPAICO - QUILLOTA 220KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV Quillota - Polpaico Circ. 1. --- Tipo 
Trabajo:Mantenimiento de Telecomunicaciones --- Descripción del Trabajo -
-- S/E Quillota: Mantenimiento programado a filtro de acoplamiento 1 y 2 ---

dirección Polpaico. --- Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas con 
respaldo --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E 

Quillota: Señalizar zona de trabajo. --- Instalaciones con riesgo --- L. 220 
kV Quillota - Polpaico Circ. 1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
12:38:00

19/04/2016 
18:05:00

1576 Línea TRANSQUILL
OTA

Intervención Origen 
Interno

Programada
SAN LUIS - QUILLOTA 

220KV
SAN LUIS - QUILLOTA 220KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV San Luis - Quillota Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de 
Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado de aislación. --- 

Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores asociados a L. 220 kV 

San Luis - Quillota --- Circ. 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo --- L. 220 kV 
San Luis - Quillota Circ. 1 o 2. --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:43:00

19/04/2016 
16:22:00

1575 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
NOGALES - LOS VILOS 

220KV
NOGALES - LOS VILOS 220KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV Nogales - Los Vilos Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Lavado de 
Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado de aislación. --- 

Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores asociados a la línea de 

220 kV Nogales - --- Los Vilos circuitos 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo ---
Línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1 o 2. --- Observaciones --- 

No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:12:00

19/04/2016 
14:18:00

1573 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
ALTO JAHUEL - 

TINGUIRIRICA 154KV

ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C2,VILLASECA - TAP TUNICHE 
154KV C2,TAP PUNTA CORTES - TAP TILCOCO 154KV C2,TAP 

TUNICHE - TAP PUNTA CORTES 154KV C2,TAP MALLOA NUEVA - 
TINGUIRIRICA 154KV C2,TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 

154KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Corte y poda 
de árboles --- Descripción del Trabajo --- Corte y poda de árboles. --- 

Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No Reconectar interruptores asociados a la línea de 
154 kV --- Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2. --- Instalaciones con 

riesgo --- L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah Circ. 1 o 2. --- Observaciones --- 
Coordinado con Transnet. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:01:00

19/04/2016 
18:14:00

1572 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
ALTO JAHUEL - 

TINGUIRIRICA 154KV

ALTO JAHUEL - VILLASECA 154KV C1,VILLASECA - TAP PAINE 
154KV C1,TAP PAINE - TAP TUNICHE 154KV C1,TAP PUNTA 

CORTES - TAP TILCOCO 154KV C1,TAP TUNICHE - TAP PUNTA 
CORTES 154KV C1,TAP MALLOA NUEVA - TINGUIRIRICA 154KV 

C1,TAP TILCOCO - TAP MALLOA NUEVA 154KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Corte y poda 
de árboles --- Descripción del Trabajo --- Corte y poda de árboles. --- 

Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No Reconectar interruptores asociados a la línea de 
154 kV --- Tinguiririca - Rancagua - Alto Jahuel 1 y 2. --- Instalaciones con 

riesgo --- L. 154 kV Ting.-Ranc.-A.Jah Circ. 1 o 2. --- Observaciones --- 
Coordinado con Transnet. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:01:00

19/04/2016 
18:14:00

1571 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
CERRO NAVIA - POLPAICO 

220KV
CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C2,LAMPA - POLPAICO 220KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Obras 
CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Tratamiento anticorrosivo en 
estructuras. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel 

Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Reconectar interruptores 
asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia --- - Polpaico circuito 1 y 2. --- 

Instalaciones con riesgo --- Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 
1 o 2. --- Observaciones --- Coordinado con Chilectra. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:35:00

19/04/2016 
10:15:00

1570 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
CERRO NAVIA - POLPAICO 

220KV
CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1,LAMPA - POLPAICO 220KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV C. Navia - Polpaico Circ. 1. --- Tipo Trabajo:Obras 
CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Tratamiento anticorrosivo en 
estructuras. --- Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel 

Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- No Reconectar interruptores 
asociados a la línea de 220 kV Cerro Navia --- - Polpaico circuito 1 y 2. --- 

Instalaciones con riesgo --- Línea de 220 kV Cerro Navia - Polpaico circuito 
1 o 2. --- Observaciones --- Coordinado con Chilectra. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:35:00

19/04/2016 
10:15:00

1569 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
NOGALES - LOS VILOS 

220KV
NOGALES - LOS VILOS 220KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:L. 220 kV Nogales - Los Vilos Circ. 2. --- Tipo Trabajo:Lavado de 
Aislación --- Descripción del Trabajo --- Lavado de aislación. --- 

Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No reconectar interruptores asociados a la línea de 

220 kV Nogales - --- Los Vilos circuitos 1 y 2. --- Instalaciones con riesgo ---
Línea de 220 kV Nogales - Los Vilos circuito 1 o 2. --- Observaciones --- 

No hay. --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:12:00

19/04/2016 
14:18:00

1460 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
EL PENON - OVALLE 110KV 

L2
EL PENON - OVALLE 110KV C1 L2,

Lavado de 
Aislación

Lavado de aislación con la instalación en servicio. Considera bloqueo de 
reconexión de interruptor 52H5 en S/E Pan de Azúcar y precaución en 

interruptor 52H3 de S/E Ovalle. El bloqueo de la reconexión se realizará en 
forma paulatina y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
10:05:00

19/04/2016 
18:28:00

1459 Línea TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
EL PENON - OVALLE 110KV 

L1
EL PENON - OVALLE 110KV C1 L1,

Lavado de 
Aislación

Lavado de aislación con la instalación en servicio. Considera bloqueo de 
reconexión de interruptor 52H1 en S/E Pan de Azúcar y precaución en 

interruptor 52H2 de S/E Ovalle. El bloqueo de la reconexión se realizará en 
forma paulatina y efectiva, solo cuando los trabajos se estén ejecutando.

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
10:05:00

19/04/2016 
18:28:00
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1446 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada ITAHUE - CHARRUA 154KV
ITAHUE - MAULE 154KV C1,LINARES - PARRAL 154KV C1,MAULE - 
YERBAS BUENAS 154KV C1,YERBAS BUENAS - LINARES 154KV 

C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:LÍNEA 154 KV ITA - CHA, S. ITAHUE - PARR --- Tipo 
Trabajo:Obras CAPEX --- Descripción del Trabajo --- Reparación de 

Estructuras Tubulares N° 141  y 142, obra Capex 2016 --- 
Restricciones:Restriccion a la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo 
del Jefe de Faenas --- No Reconectar Interruptores que sirven a la Línea 

154 kV Itahue- --- Charrúa, sector Itahue-Parral --- Instalaciones con riesgo 
--- LÍNEA 154 KV ITAHUE-CHARRÚA, S. ITAHUE-PARRAL (Durante la 
Faena) --- Observaciones --- Trabajos de Obra "Reparación de Portales 

Tubulares" --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
09:11:00

19/04/2016 
12:33:00

1203 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
VALDIVIA - PUERTO 

MONTT 220KV
ESTRUCTURA 1118 - ESTRUCTURA 1123 PUERTO MONTT 220KV 

C1,RAHUE - EST 1118 220KV C1,
Otro Tipo de 

Trabajo

Equipo:LÍNEA 220 KV RAHUE - P MONTT --- Tipo Trabajo:Trabajos 
Sistema de OP --- Descripción del Trabajo --- En S/E P. Montt 
Mantenimiento Preventibo Básicoa Equipo OPAT OP115  y --- 

Teleprotección TPOP115 dirección Rahue. --- 
Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas con respaldo --- Nivel 

Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Colocar SW 
teleprotecciónes via OPAT desconectadas en: --- Rahue: SW. TDD TAD-

OP TP115 Desconectado --- Puerto Montt: SW. TDD TAD-OP TP115 
Desconectado --- Instalaciones con riesgo --- LÍNEA 220 KV RAHUE-P 

MONTT (DURANTE LA FAENA) --- Observaciones --- No hay.- --- 

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
10:30:00

19/04/2016 
17:00:00

19/04/2016 
14:55:00

19/04/2016 
18:37:00

1186 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
PULLINQUE - LOS LAGOS 

66KV
PULLINQUE - LOS LAGOS 66KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:LÍNEA 66 kV PULLINQUE - LOS LAGOS C 2
Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles

Descripción del Trabajo
Corte y poda de árboles

Restricciones:Restriccion a la reconexion
Nivel Riesgo:Bajo

Bloqueo del Jefe de Faenas
NO RECONECTAR LOS INTERRUPTORES ASOCIADOS A LA LINEA

Instalaciones con riesgo
LÍNEA 66 kV PULLINQUE-LOS LAGOS CIRCUITO 2 (DURANTE LA 

FAENA)
Observaciones

NO HAY.-

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
10:20:00

19/04/2016 
17:01:00

1183 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
ANTUCO - CHARRUA 

220KV
ANTUCO - CHARRUA 220KV C1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:LÍNEA 2X220 kV C. ANTUCO - CHARRUA, CTO1
Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles

Descripción del Trabajo
Corte y poda de árboles

Restricciones:Restriccion a la reconexion
Nivel Riesgo:Bajo

Bloqueo del Jefe de Faenas
No Hay

Instalaciones con riesgo
Línea 220 kV Antuco - Charrúa 1 o 2 (Durante la faena)

Observaciones
No Reconectar los Interruptores Asociados a la Línea

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
17:00:00

19/04/2016 
09:11:00

19/04/2016 
17:43:00

1180 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
VALDIVIA - PUERTO 

MONTT 220KV
ESTRUCTURA 1118 - ESTRUCTURA 1123 PUERTO MONTT 220KV 

C1,RAHUE - EST 1118 220KV C1,
Otro Tipo de 

Trabajo

Equipo:LÍNEA 220 KV RAHUE - P MONTT
Tipo Trabajo:Trabajos Sistema de OP

Descripción del Trabajo
En S/E Rahue Mantenimiento Preventivo Básico a Equipo OPAT OP115 y

Teleprotección TPOP115 dirección Puerto Montt-
Restricciones:Teleprotecciones bloqueadas con respaldo

Nivel Riesgo:Bajo
Bloqueo del Jefe de Faenas

Colocar SW teleprotecciónes via OPAT desconectadas en:
Rahue: SW. TDD TAD-OP TP115 Desconectado

Puerto Montt: SW. TDD TAD-OP TP115 Desconectado
Instalaciones con riesgo

LÍNEA 220 KV RAHUE-P MONTT (DURANTE LA FAENA)
Observaciones

NO HAY.-

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
10:30:00

19/04/2016 
17:00:00

19/04/2016 
14:55:00

19/04/2016 
18:37:00

1023 Línea TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
ANTUCO - CHARRUA 

220KV
ANTUCO - CHARRUA 220KV C2,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:LÍNEA 2X220 kV C. ANTUCO - CHARRUA, CTO2
Tipo Trabajo:Corte y poda de árboles

Descripción del Trabajo
Corte y poda de árboles

Restricciones:Restriccion a la reconexion
Nivel Riesgo:Bajo

Bloqueo del Jefe de Faenas
No Hay

Instalaciones con riesgo
Línea 220 kV Antuco - Charrúa 1 o 2 (Durante la faena)

Observaciones
No reconectar los Interruptores Asociados a la Línea

No tiene consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
17:00:00

19/04/2016 
09:11:00

19/04/2016 
17:42:00
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Número Tipo Empresa
Tipo 

Solicitud
Origen

Tipo 
Programació

n
Subestación Elemento Tipo Trabajo Comentario Consumo

Trabajo 
Requiere

Fecha Inicio Fecha Fin
Fecha 

Efectiva 
Inicio

Fecha 
Efectiva Fin

3216 Subestación AES GENER Desconexión Origen 
Interno

Curso 
Forzoso

S/E 
VENTANAS

VENTANAS 110/4.16KV 20MVA T4-2,
Otro Tipo de 

Trabajo
Desconexión para corregir descargas parciales en mufas de Transformador

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
14:20:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
14:20:00

19/04/2016 
23:05:00

3119 Subestación AES GENER Desconexión Origen 
Interno

Curso 
Forzoso

S/E 
VENTANAS

VENTANAS 110/4.16KV 20MVA TP-1,
Lavado de 
Aislación

Fuera de servicio para realizar limpieza en los bushing de AT/MT por 
descargas parciales.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
06:00:00

19/04/2016 
18:00:00

18/04/2016 
06:28:00

19/04/2016 
13:49:00

2973 Subestación SAN ANDRES Intervención Origen 
Interno

Programada
S/E SAN 

ANDRES (SAN 
ANDRES SPA)

S/E SAN ANDRES,
Otro Tipo de 

Trabajo

Bloqueo del interruptor 52JT1, 52JT2, 52HR por pruebas SAT de la Celda 
EDAG Central Solar San Andrés. Para evitar el envío de comandos de 

desconexión al parque durante la ejecución de las pruebas, es necesaria la 
utilización de una Bandeja de Prueba y/o abrir bornes frontera, la cual, 
mediante el uso en conjunto con el Block de Pruebas y/o apertura de 

bornes, aislará las señales de desconexión de generación. Esta Solicitud 
está relacionada con la solicitud 2972.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
20:00:00

19/04/2016 
10:16:00

19/04/2016 
17:56:00

2866 Subestación EMR Intervención Origen 
Interno

Programada
S/E MONTE 
REDONDO

MD S/E MONTE REDONDO 220kV JG P,
Verificación 
medidor de 

energía

Se realizara certificación anual de medidor principal, por empresa 
contratista.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:30:00

19/04/2016 
18:30:00

19/04/2016 
13:24:00

19/04/2016 
18:36:00

2812 Subestación TRANSNET Intervención Origen 
Externo

Programada S/E PIRQUE S/E PIRQUE HT,
Otro Tipo de 

Trabajo

A solicitud de Colbún, según SODI N°08/2016, se requiere precaución 
operacional de no reconectar interruptor 110kV 52HT de S/E Pirque 

110/13,2kV por trabajos cercanos a sus instalaciones, específicamente a 
LLTT 110kV Maipo - CMPC.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
11:15:00

19/04/2016 
18:40:00

2833 Subestación TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada S/E MARISCAL S/E MARISCAL CBC1,
Otro Tipo de 

Trabajo

Se requiere desconexión del BBCC N°1 SE Mariscal, que considera el 
mantenimiento básico preventivo de las unidades capacitivas. El ingreso al 

patio se realizará luego de 10 minutos de la desconexión.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
10:30:00

19/04/2016 
10:16:00

19/04/2016 
11:17:00

2793 Subestación TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
S/E 

MAITENCILLO
MD S/E MAITENCILLO 110kV H1 P,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:Medidor H01 Mai --- Tipo Trabajo:Montaje de equipos o reles en 
tableros --- Descripción del Trabajo --- S/E MAITENCILLO:

Reemplazo del medidor de energía JEM-10 Paño H1 por --- medidor ION 
8650 S/N° MW-1601A073-02. --- Restricciones:Normalización sujeta a 

coordinación --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- Se 
instalará medidor remarcador mientras se realice el reemplazo del --- 

medidor de energía. (Precaución a la reconexión). ---  --- Instalaciones con 
riesgo ---  LÍNEA 110 KV LAS COMPAÑIAS - MAITENCILLO --- 

Observaciones --- No hay --- 

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:30:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
09:12:00

19/04/2016 
17:03:00

2733 Subestación TRANSELEC Intervención Origen 
Interno

Programada
S/E 

CARDONES
S/E CARDONES H3,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:PAÑO H3, COPIAPO - CAR --- Tipo Trabajo:Solicitado por Terceros 
--- Descripción del Trabajo --- Solicitado por Transnet, por ltrabajos de 

lavado en sus instalaciones. --- Sodi N° 026. --- Restricciones:Restriccion a 
la reconexion --- Nivel Riesgo:Bajo --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E 

Cardones: No reconectar interruptor de Paño H3. --- Instalaciones con 
riesgo --- Cardones: Paño H3 - Copiapó --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:30:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
10:58:00

19/04/2016 
15:41:00

2706 Subestación TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada
S/E ARENAS 

BLANCAS
BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV,BA S/E ARENAS BLANCAS 66KV 

B1,BA S/E ARENAS BLANCAS 66KV B2,
Lavado de 
Aislación

Lavado de aislación con instalación energizada, se requiere el bloqueo de 
reconexión de 52B2 de S/E Coronel, 52B3 de S/E Escuadrón y 52B1, 52B2 

y circuitos de MT de S/ Arenas Blancas.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
17:00:00

19/04/2016 
11:30:00

19/04/2016 
14:56:00

2707 Subestación TRANSNET Intervención Origen 
Interno

Programada S/E PUCHOCO BA S/E PUCHOCO 15KV,BA S/E PUCHOCO 66KV,
Lavado de 
Aislación

Lavado de aislación con instalación energizada, se requiere el bloqueo de 
reconexión de  52B2 de S/E Arenas Blancas y circuitos de MT de S/E 

Puchoco.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
17:00:00

19/04/2016 
15:02:00

19/04/2016 
18:44:00

2362 Subestación TRANSELEC Desconexión Origen 
Interno

Programada
S/E DIEGO DE 

ALMAGRO
S/E DIEGO DE ALMAGRO CT4,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:PAÑO COMUN CC.EE. 3 Y 4 - DDA --- Tipo Trabajo:Mantenimiento 
de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: 

MPB Normal a TPCB1  de barra 13.2 kV  Sección  1 y --- TPCE2-N1 de 
Banco CCEE 2. MPB Normal a TPCB2  de barra 13.2 KV. --- 

Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin 
prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de 

Almagro: Se instalarán tierras provisionales en la zona --- de trabajo. --- 
Instalaciones con Riesgo ---  AUTOTRANSFORMADOR 3 - DIEGO DE 

ALMAGRO --- Observaciones --- No hay --- 

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
09:21:00

19/04/2016 
15:59:00

2361 Subestación TRANSELEC Desconexión Origen 
Interno

Programada
S/E DIEGO DE 

ALMAGRO
S/E DIEGO DE ALMAGRO CT3,

Otro Tipo de 
Trabajo

Equipo:PAÑO COMUN CC.EE. 1 Y 2 - DDA --- Tipo Trabajo:Mantenimiento 
de Equipos Primarios --- Descripción del Trabajo --- S/E Diego de Almagro: 

MPB Normal a TPCB1  de barra 13.2 kV  Sección  1 y --- TPCE2-N1 de 
Banco CCEE 2. MPB Normal a TPCB2  de barra 13.2 KV. --- 

Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin 
prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Diego de 

Almagro: Se intalaran tierras provisionales en la zona de --- trabajo. --- 
Instalaciones con Riesgo --- AUTOTRANSFORMADOR 3 - DIEGO DE 

ALMAGRO. --- Observaciones --- No hay. --- 

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
09:21:00

19/04/2016 
15:59:00

2333 Subestación TRANSNET Intervención Origen 
Externo

Programada S/E PAINE S/E PAINE AT,
Otro Tipo de 

Trabajo

A solicitud de Transelec, según SODI N°121/2016, se requiere precaución 
operacional de no reconectar interruptor 154KV 52AT de S/E Paine 

154/66KV por trabajos cercanos a sus instalaciones, específicamente a 
LLTT 154KV Tinguiririca- Rancagua - Alto Jahuel N°1 y N°2.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:02:00

19/04/2016 
18:16:00
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Número Tipo Empresa
Tipo 

Solicitud
Origen

Tipo 
Programació

n
Subestación Elemento Tipo Trabajo Comentario Consumo

Trabajo 
Requiere

Fecha Inicio Fecha Fin
Fecha 

Efectiva 
Inicio

Fecha 
Efectiva Fin

2332 Subestación TRANSNET Intervención Origen 
Externo

Programada
S/E PUNTA DE 

CORTES
S/E PUNTA DE CORTES AT,

Otro Tipo de 
Trabajo

A solicitud de Transelec, según SODI N°121/2016, se requiere precaución 
operacional de no reconectar interruptor 154KV 52AT de S/E Punta de 

Cortés 154/66KV por trabajos cercanos a sus instalaciones, 
específicamente a LLTT 154KV Tinguiririca- Rancagua - Alto Jahuel N°1 y 

N°2.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:02:00

19/04/2016 
18:26:00

2331 Subestación TRANSNET Intervención Origen 
Externo

Programada
S/E MALLOA 

NUEVA
S/E MALLOA NUEVA A2,

Otro Tipo de 
Trabajo

A solicitud de Transelec, según SODI N°121/2016, se requiere precaución 
operacional de no reconectar interruptor 154KV 52A2 de S/E Malloa 

154/66KV por trabajos cercanos a sus instalaciones, específicamente a LT 
154KV Tinguiririca- Rancagua - Alto Jahuel N°1.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:02:00

19/04/2016 
18:16:00

2328 Subestación TRANSNET Intervención Origen 
Externo

Programada
S/E MALLOA 

NUEVA
S/E MALLOA NUEVA A1,

Otro Tipo de 
Trabajo

A solicitud de Transelec, según SODI N°121/2016, se requiere precaución 
operacional de no reconectar los interruptores 154KV 52A1 de S/E Malloa 
154/66KV por trabajos cercanos a sus instalaciones, específicamente a LT 

154KV Tinguiririca- Rancagua - Alto Jahuel  N°2.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:02:00

19/04/2016 
18:16:00

2320 Subestación TRANSNET Desconexión Origen 
Externo

Programada
S/E VILLA 
ALEGRE

S/E VILLA ALEGRE ,
Otro Tipo de 

Trabajo

A solicitud de EFE de acuerdo a SODI N°15/2016 se requiere desconexión 
del arranque a EFE Villa Alegre (Abierto 89B3 y Cerrado 89B3-2T) por 

trabajos en sus instalaciones.
Libre ninguno

19/04/2016 
10:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
11:43:00

19/04/2016 
18:40:00

2309 Subestación TRANSNET Desconexión Origen 
Interno

Programada
S/E MARGA 

MARGA
MARGA MARGA 115/13.6KV 26MVA 1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Desconexión momentánea del transformador N°01 de SE Marga Marga por 
maniobras de normalización de la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga N° 02 

(cable subterráneo). Solicitud relacionada con solicitud N° 2276.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
19:00:00

19/04/2016 
09:26:00

19/04/2016 
16:58:00

2308 Subestación TRANSNET Desconexión Origen 
Interno

Programada
S/E MARGA 

MARGA
MARGA MARGA 115/13.6KV 26MVA 1,

Otro Tipo de 
Trabajo

Desconexión momentánea del transformador N°01 de SE Marga Marga por 
maniobras de desconexión de la LT 110 kV Miraflores-Marga Marga n° 02 

(cable subterráneo). Solicitud relacionada con solicitud N° 2276.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
09:00:00

19/04/2016 
10:00:00

19/04/2016 
09:26:00

19/04/2016 
16:58:00

2266 Subestación TRANSNET Intervención Origen 
Externo

Programada S/E LINARES S/E LINARES AT1,
Otro Tipo de 

Trabajo

A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°179/2016 se requiere orden 
de precaución no reconectar interruptor 52AT1 por trabajos en sus 

instalaciones.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
09:13:00

19/04/2016 
13:16:00

2265 Subestación TRANSNET Intervención Origen 
Externo

Programada S/E MAULE S/E MAULE AT,
Otro Tipo de 

Trabajo

A solicitud de Transelec de acuerdo a SODI N°179/2016 se requiere orden 
de precaución no reconectar interruptor 52AT por trabajos en sus 

instalaciones.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
09:13:00

19/04/2016 
13:16:00

2188 Subestación TRANSNET Desconexión Origen 
Interno

Programada
S/E LAS 

COMPANIAS
S/E LAS COMPAÑIAS HT-CT1, Otro Tipo de 

Trabajo

Trabajos relacionados con el mantenimiento a equipos asociados a paño HT 
y CT1. Considera apertura interruptor 52HT. Trabajos se realizarán durante 

desconexión asociada a Solicitud N° 1931.-

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
02:00:00

19/04/2016 
06:00:00

19/04/2016 
02:24:00

19/04/2016 
05:16:00

2097 Subestación CHILECTRA Intervención Origen 
Externo

Programada S/E LAMPA S/E LAMPA ,
Otro Tipo de 

Trabajo

 Se solicita la restricción de reconexión del interruptor 220 kV de la 
Subestación en caso de operación automática, por requerimiento de 

empresa TRANSELEC.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
08:36:00

19/04/2016 
16:28:00

2087 Subestación CHILECTRA Desconexión Origen 
Externo

Programada S/E FLORIDA S/E FLORIDA H8,
Otro Tipo de 

Trabajo
Desconexión INT 110 KV La Laja 2 en Florida , Chilectra ejecuta maniobras 

a solicitud de GENER para refuerzo de estructuras.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
06:00:00

19/04/2016 
18:00:00

19/04/2016 
06:03:00

19/04/2016 
18:19:00

1931 Subestación TRANSNET Desconexión Origen 
Interno

Programada
S/E LAS 

COMPANIAS
S/E LAS COMPAÑIAS CT1, Otro Tipo de 

Trabajo

Trabajos relacionados con la conexión y posterior puesta en servicio de 
nuevo alimentador MT, considera apertura interruptor 52CT1 de S/E Las 
Compañías. Se realiza transferencia de la totalidad de los consumos a 

través de redes MT para evitar al perdida de suministro.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
02:00:00

19/04/2016 
06:00:00

19/04/2016 
02:15:00

19/04/2016 
05:16:00

1801 Subestación SAN ANDRES Intervención Origen 
Externo

Programada
S/E SAN 

ANDRES (SAN 
ANDRES SPA)

S/E SAN ANDRES J2,
Otro Tipo de 

Trabajo

No reconectar 52J2 S/E San Andrés solicitado por Transelec por trabajos  
de cruce de linea 2x220 kV Cardones - Diego de Almagro con linea San 

Andrés - Carrera Pinto, entre estructuras 580 y 581.

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
08:00:00

19/04/2016 
18:30:00

19/04/2016 
08:44:00

19/04/2016 
18:46:00

1616 Subestación TRANSELEC Desconexión Origen 
Interno

Programada S/E POLPAICO BA S/E POLPAICO 500KV SECCION A,
Otro Tipo de 

Trabajo

Equipo:S/E Polpaico. Barra de 500 kV Sección 1. --- Tipo Trabajo:Obras por 
Decreto --- Descripción del Trabajo --- S/E Polpaico: Instalación de puentes 
de alta tensión entre extensión de --- Barra Principal sección 1 de 500 kV y 

marco de barra existente (obra del --- decreto 310/2013). --- 
Restricciones:Equipo Indisponible --- Nivel Riesgo:Bajo --- Prueba Exp.:Sin 

prueba Experimental --- Bloqueo del Jefe de Faenas --- S/E Polpaico: 
Delimitación de la zona de trabajo. Verificación de --- ausencia de tensión e 
instalación de puestas a tierra provisionales en --- Barra de 500 kV Sección 
1. --- Instalaciones con Riesgo --- Línea de 500 kV Alto Jahuel - Polpaico 2 

(al final de los trabajos). --- Observaciones --- S/E Polpaico: Previo a la 
desconexión de la Barra, se transfiere paño --- K1 (Alto Jahuel 2) a Barra de 

500 kV Sección 2 y se traspasan todos --- los alimentadores a la Barra de 
500 kV Sección 2. --- 

No tiene 
consumo 
afectado

ninguno
19/04/2016 
00:00:00

19/04/2016 
18:00:00

18/04/2016 
23:59:00

19/04/2016 
16:00:00
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ANEXO Nº 5 

Informes de trabajos y fallas de instalaciones ingresados en el sistema CDEC 

por la empresa Chilectra S.A. 



9/5/2016 Inicio NeoMante

https://neomante.cdecsic.cl/informe_fallas/show/subestacion/571670b447e6c6386c1778e1 1/2

Número:

1166

Solicitante:

Jaime Soto

Empresa:

CHILECTRA

Tipo de Origen:

Interno 

SubEstación:

S/E RECOLETA

Falla Sobre:

transformador

Elementos

Tipo:  transformadores2d - RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 
Nombre : RECOLETA 110/12.5KV 50MVA 4 
Fecha Perturbacion : 19/04/2016 14:12 
Fecha Normaliza : 19/04/2016 14:17 
Protección : Rele maestro 
Interruptor : 110 Kv 
Consumo : 31 
Comentario : La causa de la falla se encuentra en investigación.

Zona Afectada

Metropolitana 

Comuna

Conchalí 
Huechuraba 
Recoleta 

Tipo Causa

Causa Presunta 
Causa Secundaria 

Comentarios Tipo Causa:

En investigación.

Causas

-Fenómeno Físico: Origen no determinado (trip de interruptor) 
-Elemento: Transformadores de poder 
-Fenómeno Eléctrico: Protección diferencial transformador 

Resumen
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-Operación de los interruptores: Varios 

Comentarios Causas:

-Fenómeno Físico:  
-Elemento:  
-Fenómeno Eléctrico:  
-Operación de los interruptores:  

Observaciones:

-Observaciones: No hay 
-Acciones Inmediatas: Aviso a CDEC y realimentación de los consumos. 
-Hechos Sucedidos: Operación automatica del Tr 4 
-Acciones Correctivas a Corto Plazo: A determinar 
-Acciones Correctivas a Largo Plazo: A determinar 

Consumo:

Consumo Regulado

Distribuidoras Afectadas

CHILECTRA / Perd. Estm. de Potencia: 31 / Región : Metropolitana 

Retorno Automatico:

No Tiene Retorno AutomÃ¡tico

Fechas / Horas Perturbación de la Solicitud:

19/04/2016 14:12

Fechas / Horas Estimadas Retorno:

19/04/2016 17:00

Fechas / Horas Efectiva Retorno:

19/04/2016 19:11

Archivos Subidos

Archivo

 Informe Definitivo 01166.zip (/informe_fallas/download_file/571670b447e6c6386c1778e1/Informe
Definitivo 01166.zip)







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 6 

Otros antecedentes aportados por la empresa Chilectra S.A. 

 



 

 

 
 

Informe de Falla Definitivo Nº 001166/2016 

Desconexión automática del transformador 110/12 kV N°4 en 
subestación Recoleta. 
 
 
19 de abril de 2016 a las 14:12 horas 
 
Zona:  Región Metropolitana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Operación de Red 
Subgerencia Operación y Mantenimiento 

  



 

 
Chilectra S.A - Santa Rosa 76 piso 8 - Casilla 1557 - CP: 6500387 - Santiago - Chile 

T: +56 2 26752000 - F: +56 2 26393280 - email:correspondencia@chilectra.cl 

Informe de Falla - Abril 2016 

Subgerencia de Operación y Mantenimiento 

1 Causa u origen de la falla 

Desconexión automática del transformador 110/12 kV N°4 en subestación Recoleta, debido a la 
operación del relé maestro del transformador. 

2 Instalaciones afectadas 

2.1 Estado y configuración en los momentos previos. 
Esquema y servicio normal. 

2.2 Diagrama simplificado 
 

 

2.3 Zona geográfica 
13127 Recoleta, Santiago. 

3 Pérdidas de generación 

No aplica. 

4 Pérdidas de consumo 

 

Lugar o Equipo Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Término 
Hora 

Término Carga kW Energía kWh 
Protecciones y/o motivo de la 

interrupción 

Tr. 110/12 kV N°4 19/04/2016 14:12 19/04/2016 14:17 31.000 2.583 - 

 



 

 
Chilectra S.A - Santa Rosa 76 piso 8 - Casilla 1557 - CP: 6500387 - Santiago - Chile 

T: +56 2 26752000 - F: +56 2 26393280 - email:correspondencia@chilectra.cl 

Informe de Falla - Abril 2016 

Subgerencia de Operación y Mantenimiento 

5 Cronología de eventos 

5.1 Eventos durante la evolución de la falla 
• A las 14:12 horas, se produce la desconexión automática del transformador 110/12 kV N°4, en 

subestación Recoleta. 

5.2 Acciones orientadas a la reposición del servicio y normalización de las instalaciones 
• A las 14:14 horas, abiertos interruptores 12 kV de alimentadores conectados a barra N°4. 
• A las 14:15 horas, se cierra interruptor acoplador 12 kV B3-B4. 
• A las 14:17 horas, cerrados interruptores 12 kV de alimentadores conectados a barra N°4. 

5.3 Registros sistema Scada 

Mensajes 
SCADA.xlsx

 

6 Esquemas de protección y control 

6.1 Detalle de las protecciones operadas:  
Subestación Recoleta: 

  Relé presión súbita. 

 Registros de falla 

 La protección no posee registros oscilográficos. 

 Análisis del comportamiento de los dispositivos de protección y control: 

Operación por pérdida de aislación del relé presión súbita. 

7 Análisis conjunto  

Siendo las 14:12 horas, del día 19 de abril de 2016, se produce la desconexión automática del 
transformador 110/12 kV N°4 de subestación Recoleta, debido a pérdida de aislación en la vía de 
operación de la protección alivio de presión. Específicamente, se encontró dañado el enchufe de switch 
alarma y trip de la válvula de alivio de presión, producto de la lluvia que afectó a toda la Región 
Metropolitana el fin de semana del 16 al 17 de abril. 

8 Otros antecedentes Reiteración de la falla 

No aplica. 

8.1 Acciones correctivas CP 
Se reemplazó protección alivio de presión y su cableado. 

8.2 Acciones correctivas LP 
No aplica 



 

 
Chilectra S.A - Santa Rosa 76 piso 8 - Casilla 1557 - CP: 6500387 - Santiago - Chile 

T: +56 2 26752000 - F: +56 2 26393280 - email:correspondencia@chilectra.cl 

Informe de Falla - Abril 2016 

Subgerencia de Operación y Mantenimiento 

 

8.3 Código de falla 
 

Código Falla 1113 Evento climático (viento, lluvia, nieve, temporal, etc.) 

Fenómeno Físico CLI1 Evento climático o catastrófico fuera del diseño (viento, lluvia, nieve, temporal, 
rayos, etc..) 

Elemento ID PR11 Sistema de Control 
Fenómeno eléctrico ID FA90 Falla en sistema de control 
Modo ID 14 Varios 

 

 

 



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 14:11:57 800 Recoleta 12 BResp Vlim L3LimV B 11.27 11.30 3    19.04 14:11:57,800  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I3 Voltaje          11.3 by   11.3Violado

19-04-2016 14:11:57 800 Recoleta 12 BResp Vlim L2LimV B 11.27 11.30 2    19.04 14:11:57,800  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I2 Voltaje          11.3 by   11.3Violado

19-04-2016 14:11:57 800 Recoleta 12 BResp Vlim L1LimV B 11.27 11.30 1    19.04 14:11:57,800  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I1 Voltaje          11.3 by   11.3Violado

19-04-2016 14:11:58 602 Recoleta 12 LCARfc Int1 Status 0.00    19.04 14:11:58,602  Recoleta       12 KV   Alim. Los Cardenales Estado del Control Descarga Subi Operado

19-04-2016 14:11:59 35 Recoleta 12 ABP42 Vlim L3LimV B 3.18 11.50 3    19.04 14:11:59,035  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#2      Lim I3 Voltaje           3.2 by   11.5Violado

19-04-2016 14:11:59 35 Recoleta 12 ABP42 Vlim L2LimV B 3.18 11.50 2    19.04 14:11:59,035  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#2      Lim I2 Voltaje           3.2 by   11.5Violado

19-04-2016 14:11:59 35 Recoleta 12 ABP42 Vlim L1LimV B 3.18 11.50 1    19.04 14:11:59,035  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#2      Lim I1 Voltaje           3.2 by   11.5Violado

19-04-2016 14:12:02 134 Recoleta 12 PRINfc Int1 Status 0.00    19.04 14:12:02,134  Recoleta       12 KV   Alim.#26 Principal   Estado del Control Descarga Subi Operado

19-04-2016 14:12:02 134 Recoleta 12 FONTfc Int1 Status 0.00    19.04 14:12:02,134  Recoleta       12 KV   Alim.#27 Fontova     Estado del Control Descarga Subi Operado

19-04-2016 14:12:02 134 Recoleta 12 RECOfc Int1 Status 0.00    19.04 14:12:02,134  Recoleta       12 KV   Alim.#28             Estado del Control Descarga Subi Operado

19-04-2016 14:12:02 534 Recoleta 12 CANTfc Int1 Status 0.00    19.04 14:12:02,534  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Control Descarga Subi Operado

19-04-2016 14:12:02 534 Recoleta 12 NAHUfc Int1 Status 0.00    19.04 14:12:02,534  Recoleta       12 KV   Alim. Nahuelbuta     Estado del Control Descarga Subi Operado

19-04-2016 14:12:02 534 Recoleta 12 BP4 Vlim L3LimV B 0.00 11.30 3    19.04 14:12:02,534  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I3 Voltaje           0.0 by   11.3Violado

19-04-2016 14:12:02 534 Recoleta 12 BP4 Vlim L2LimV B 0.00 11.35 2    19.04 14:12:02,534  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I2 Voltaje           0.0 by   11.4Violado

19-04-2016 14:12:02 534 Recoleta 12 BP4 Vlim L1LimV B 0.00 11.40 1    19.04 14:12:02,534  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I1 Voltaje           0.0 by   11.4Violado

19-04-2016 14:12:06 187 Recoleta 12 PINCfc Int1 Status 0.00    19.04 14:12:06,187  Recoleta       12 KV   Alim.#25 Pincoya     Estado del Control Descarga Subi Operado

19-04-2016 14:13:00 885 Recoleta 110 AL_Tr04 C_RMXF AlarmFl 1.00    19.04 14:13:00,885  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Rele Maestro Transfor            Operado

19-04-2016 14:13:00 885 Recoleta 110 AL_Tr04 C_RMXF AlarmFl 1.00    19.04 14:13:00      Recoleta 110  Transform Rele Maestro Transfo close

19-04-2016 14:13:00 919 Recoleta 110 SCRINAV2 Int1 Status 0.00    19.04 14:13:00,919  Recoleta       110 KV  L/Cristobal Navia #2 Estado del Interruptor           Abierto

19-04-2016 14:13:00 919 Recoleta 110 SCRINAV2 Int1 Status 0.00    19.04 14:13:00      Recoleta 110  L/Cristob Estado del           open

19-04-2016 14:13:00 982 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 Status 0.00    19.04 14:13:00,982  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BP#4       Estado del Interruptor           Abierto

19-04-2016 14:13:00 982 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 Status 0.00    19.04 14:13:00      Recoleta 12   Trafo#4 a Estado del           open

19-04-2016 14:13:00 986 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 14:13:00,986  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

19-04-2016 14:13:00 986 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 14:13:00      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

19-04-2016 14:13:21 507 Recoleta No_Volt AL_AIFA C_AFAL AlarmSt 1.00    19.04 14:13:21,507  Recoleta       No_Volt Aislacion de Falla   Aislacion de Falla               Falla

19-04-2016 14:13:21 507 Recoleta No_Volt AL_AIFA C_AFAL AlarmSt 1.00    19.04 14:13:21      Recoleta No_V Aislacion 0                    Falla

19-04-2016 14:13:21 523 Recoleta No_Volt AL_AIFA C_AFAL AlarmSt 0.00    19.04 14:13:21,523  Recoleta       No_Volt Aislacion de Falla   Aislacion de Falla               Normal

19-04-2016 14:13:21 523 Recoleta No_Volt AL_AIFA C_AFAL AlarmSt 0.00    19.04 14:13:21      Recoleta No_V Aislacion 0                    Normal

19-04-2016 14:13:22 132 Recoleta No_Volt AL_AIFA AISL StatusEq 0.00    19.04 14:13:22,132  Recoleta       No_Volt Aislacion de Falla   Aislacion  ********************* Desctda.

19-04-2016 14:13:22 132 Recoleta No_Volt AL_AIFA AISL StatusEq 0.00    19.04 14:13:22      Recoleta No_V Aislacion Aislacion de Falla   Desctda.

19-04-2016 14:14:21 267 Recoleta 12 PRIN Int1 Status 0.00 spg M03P    19.04 14:14:21,267  Recoleta       12 KV   Alim.#26 Principal   Estado del Interruptor           Abierto  RC         spg  M03P P

19-04-2016 14:14:21 267 Recoleta 12 PRIN Int1 Status 0.00    19.04 14:14:21      Recoleta 12   Alim.#26  Estado del           open

19-04-2016 14:14:25 587 Recoleta 12 FONT Int1 Status 0.00 spg M03P    19.04 14:14:25,587  Recoleta       12 KV   Alim.#27 Fontova     Estado del Interruptor           Abierto  RC         spg  M03P P

19-04-2016 14:14:25 587 Recoleta 12 FONT Int1 Status 0.00    19.04 14:14:25      Recoleta 12   Alim.#27  Estado del           open

19-04-2016 14:14:29 117 Recoleta 12 RECO Int1 Status 0.00 spg M03P    19.04 14:14:29,117  Recoleta       12 KV   Alim. Recoleta       Estado del Interruptor           Abierto  RC         spg  M03P P

19-04-2016 14:14:29 117 Recoleta 12 RECO Int1 Status 0.00    19.04 14:14:29      Recoleta 12   Alim. Rec Estado del           open

19-04-2016 14:14:32 655 Recoleta 12 NAHU Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:14:32,655  Recoleta       12 KV   Alim. Nahuelbuta     Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:14:32 655 Recoleta 12 NAHU Int1 Status 0.00    19.04 14:14:32      Recoleta 12   Alim. Nah Estado del           open

19-04-2016 14:14:35 295 Recoleta 12 LCAR Int1 Status 0.00 spg M03P    19.04 14:14:35,295  Recoleta       12 KV   Alim. Los Cardenales Estado del Interruptor           Abierto  RC         spg  M03P P

19-04-2016 14:14:35 295 Recoleta 12 LCAR Int1 Status 0.00    19.04 14:14:35      Recoleta 12   Alim. Los Estado del           open

19-04-2016 14:14:38 152 Recoleta 12 CANT Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:14:38,152  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:14:38 152 Recoleta 12 CANT Int1 Status 0.00    19.04 14:14:38      Recoleta 12   Alim. Las Estado del           open

19-04-2016 14:14:47 18 Recoleta 12 ABP42 Vlim L3LimV B 12.30 11.50 3    19.04 14:14:47,018  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#2      Lim I3 Voltaje          12.3 by   11.5Normal

19-04-2016 14:14:47 18 Recoleta 12 ABP42 Vlim L2LimV B 12.30 11.50 2    19.04 14:14:47,018  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#2      Lim I2 Voltaje          12.3 by   11.5Normal

19-04-2016 14:14:47 18 Recoleta 12 ABP42 Vlim L1LimV B 12.30 11.50 1    19.04 14:14:47,018  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#2      Lim I1 Voltaje          12.3 by   11.5Normal

19-04-2016 14:14:49 493 Recoleta 12 PINC Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:14:49,493  Recoleta       12 KV   Alim.#25 Pincoya     Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:14:49 493 Recoleta 12 PINC Int1 Status 0.00    19.04 14:14:49      Recoleta 12   Alim.#25  Estado del           open

19-04-2016 14:14:51 7 Recoleta 12 BP4 Vlim L3LimV B 12.30 11.30 3    19.04 14:14:51,007  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I3 Voltaje          12.3 by   11.3Normal

19-04-2016 14:14:51 7 Recoleta 12 BP4 Vlim L2LimV B 12.30 11.35 2    19.04 14:14:51,007  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I2 Voltaje          12.3 by   11.4Normal

19-04-2016 14:14:51 7 Recoleta 12 BP4 Vlim L1LimV B 12.30 11.40 1    19.04 14:14:51,007  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I1 Voltaje          12.3 by   11.4Normal

19-04-2016 14:15:02 954 Recoleta 12 BCOND4A Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:15:02,954  Recoleta       12 KV   Bco.Condens. #4A     Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:15:02 954 Recoleta 12 BCOND4A Int1 Status 0.00    19.04 14:15:02      Recoleta 12   Bco.Conde Estado del           open

19-04-2016 14:15:04 0 Recoleta 12 MABCon4A AutoMan CtrlInh 0.00    19.04 14:15:04,000  Recoleta       12 KV   Disp.Ctrl.Bco. #4A   Control               Control In ON

19-04-2016 14:15:04 483 Recoleta 12 MABCon4A HablBloq StatusEq 1.00    19.04 14:15:04,483  Recoleta       12 KV   Disp.Ctrl.Bco. #4A   Habl/Bloq  Automatismo           Blquead.

19-04-2016 14:15:04 483 Recoleta 12 MABCon4A AutoMan CtrlInh 1.00       19.04  14:15:04  TAG:     Tag set by Network Control                                         PCS

19-04-2016 14:15:04 483 Recoleta 12 MABCon4A AutoMan CtrlInh 1.00    19.04 14:15:04      Recoleta 12   Disp.Ctrl Control Inh.         set

19-04-2016 14:15:04 483 Recoleta 12 MABCon4A HablBloq StatusEq 1.00    19.04 14:15:04      Recoleta 12   Disp.Ctrl 0                    Blquead.

19-04-2016 14:15:10 992 Recoleta 12 NAHUfc Int1 Status 1.00    19.04 14:15:10,992  Recoleta       12 KV   Alim. Nahuelbuta     Estado del Control Descarga Subi Normado.

19-04-2016 14:15:26 226 Recoleta 12 RECOfc Int1 Status 1.00    19.04 14:15:26,226  Recoleta       12 KV   Alim.#28             Estado del Control Descarga Subi Normado.

19-04-2016 14:15:38 179 Recoleta 12 FONTfc Int1 Status 1.00    19.04 14:15:38,179  Recoleta       12 KV   Alim.#27 Fontova     Estado del Control Descarga Subi Normado.

19-04-2016 14:15:42 581 Recoleta 12 LCARfc Int1 Status 1.00    19.04 14:15:42,581  Recoleta       12 KV   Alim. Los Cardenales Estado del Control Descarga Subi Normado.

19-04-2016 14:15:49 528 Recoleta 12 IntABP43 C_IRD AlarmSt 1.00    19.04 14:15:49,528  Recoleta       12 KV   Int.Acopl.BP#4-BP#3  Resorte Descargado               Alarma

19-04-2016 14:15:49 528 Recoleta 12 IntABP43 C_IRD AlarmSt 1.00    19.04 14:15:49      Recoleta 12   Int.Acopl Resorte Descargado   close

19-04-2016 14:15:49 531 Recoleta 12 ABP43 Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:15:49,531  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#3      Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:15:49 531 Recoleta 12 ABP43 Int1 Status 1.00    19.04 14:15:49      Recoleta 12   Acopl.BP# Estado del           close

19-04-2016 14:15:54 156 Recoleta 12 PINCfc Int1 Status 1.00    19.04 14:15:54,156  Recoleta       12 KV   Alim.#25 Pincoya     Estado del Control Descarga Subi Normado.

19-04-2016 14:15:55 409 Recoleta 12 Tr03 Qlim U2LimV B 9.00 9.00 26    19.04 14:15:55,409  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S2 Potencia React    9.0 by    9.0Violado

19-04-2016 14:15:55 409 Recoleta 12 Tr03 Qlim U1LimV B 9.00 9.00 25    19.04 14:15:55,409  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia React    9.0 by    9.0Violado

19-04-2016 14:15:58 450 Recoleta 12 IntABP43 C_IRD AlarmSt 0.00    19.04 14:15:58,450  Recoleta       12 KV   Int.Acopl.BP#4-BP#3  Resorte Descargado               Normal

19-04-2016 14:15:58 450 Recoleta 12 IntABP43 C_IRD AlarmSt 0.00    19.04 14:15:58      Recoleta 12   Int.Acopl Resorte Descargado   open

19-04-2016 14:15:59 449 Recoleta 12 Tr03 Qlim U2LimV B 8.88 9.00 26    19.04 14:15:59,449  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S2 Potencia React    8.9 by    9.0Normal

19-04-2016 14:15:59 449 Recoleta 12 Tr03 Qlim U1LimV B 8.88 9.00 25    19.04 14:15:59,449  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia React    8.9 by    9.0Normal

19-04-2016 14:16:07 167 Recoleta 12 IntNahue C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:16:07,167  Recoleta       12 KV   Int. Nahuelbuta      Trip Rele S/C Fase               Alarma

19-04-2016 14:16:07 167 Recoleta 12 IntNahue C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:16:07      Recoleta 12   Int. Nahu Trip Rele S/C Fase   close

19-04-2016 14:16:07 211 Recoleta 12 NAHU Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:16:07,211  Recoleta       12 KV   Alim. Nahuelbuta     Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:16:07 211 Recoleta 12 NAHU Int1 Status 1.00    19.04 14:16:07      Recoleta 12   Alim. Nah Estado del           close



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 14:16:07 359 Recoleta 12 IntNahue C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:16:07,359  Recoleta       12 KV   Int. Nahuelbuta      Trip Rele S/C Fase               Normal

19-04-2016 14:16:07 359 Recoleta 12 IntNahue C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:16:07      Recoleta 12   Int. Nahu Trip Rele S/C Fase   open

19-04-2016 14:16:14 211 Recoleta 12 PRINfc Int1 Status 1.00    19.04 14:16:14,211  Recoleta       12 KV   Alim.#26 Principal   Estado del Control Descarga Subi Normado.

19-04-2016 14:16:15 411 Recoleta 12 Tr03 Qlim U3LimV B 10.56 10.00 27    19.04 14:16:15,411  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S3 Potencia React   10.6 by   10.0Violado

19-04-2016 14:16:15 411 Recoleta 12 Tr03 Qlim U2LimV B 10.56 9.00 26    19.04 14:16:15,411  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S2 Potencia React   10.6 by    9.0Violado

19-04-2016 14:16:15 411 Recoleta 12 Tr03 Qlim U1LimV B 10.56 9.00 25    19.04 14:16:15,411  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia React   10.6 by    9.0Violado

19-04-2016 14:16:20 574 Recoleta 12 IntFont C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:16:20,574  Recoleta       12 KV   Int.Alim.#27 Fontova Trip Rele S/C Fase               Alarma

19-04-2016 14:16:20 574 Recoleta 12 IntFont C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:16:20      Recoleta 12   Int.Alim. Trip Rele S/C Fase   close

19-04-2016 14:16:20 618 Recoleta 12 FONT Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:16:20,618  Recoleta       12 KV   Alim.#27 Fontova     Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:16:20 618 Recoleta 12 FONT Int1 Status 1.00    19.04 14:16:20      Recoleta 12   Alim.#27  Estado del           close

19-04-2016 14:16:20 644 Recoleta 12 IntFont C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:16:20,644  Recoleta       12 KV   Int.Alim.#27 Fontova Trip Rele S/C Fase               Normal

19-04-2016 14:16:20 644 Recoleta 12 IntFont C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:16:20      Recoleta 12   Int.Alim. Trip Rele S/C Fase   open

19-04-2016 14:16:28 247 Recoleta 12 IntReco C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:16:28,247  Recoleta       12 KV   Int.Alim.#28         Trip Rele S/C Fase               Alarma

19-04-2016 14:16:28 247 Recoleta 12 IntReco C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:16:28      Recoleta 12   Int.Alim. Trip Rele S/C Fase   close

19-04-2016 14:16:28 293 Recoleta 12 RECO Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:16:28,293  Recoleta       12 KV   Alim. Recoleta       Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:16:28 293 Recoleta 12 RECO Int1 Status 1.00    19.04 14:16:28      Recoleta 12   Alim. Rec Estado del           close

19-04-2016 14:16:28 438 Recoleta 12 IntReco C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:16:28,438  Recoleta       12 KV   Int.Alim.#28         Trip Rele S/C Fase               Normal

19-04-2016 14:16:28 438 Recoleta 12 IntReco C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:16:28      Recoleta 12   Int.Alim. Trip Rele S/C Fase   open

19-04-2016 14:16:30 867 Recoleta 12 CANTfc Int1 Status 1.00    19.04 14:16:30,867  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Control Descarga Subi Normado.

19-04-2016 14:16:39 253 Recoleta 12 IntLCard C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:16:39,253  Recoleta       12 KV   Int.Alim.#29 Cardena Trip Rele S/C Fase               Alarma

19-04-2016 14:16:39 253 Recoleta 12 IntLCard C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:16:39      Recoleta 12   Int.Alim. Trip Rele S/C Fase   close

19-04-2016 14:16:39 286 Recoleta 12 LCAR Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:16:39,286  Recoleta       12 KV   Alim. Los Cardenales Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:16:39 286 Recoleta 12 LCAR Int1 Status 1.00    19.04 14:16:39      Recoleta 12   Alim. Los Estado del           close

19-04-2016 14:16:39 312 Recoleta 12 IntLCard C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:16:39,312  Recoleta       12 KV   Int.Alim.#29 Cardena Trip Rele S/C Fase               Normal

19-04-2016 14:16:39 312 Recoleta 12 IntLCard C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:16:39      Recoleta 12   Int.Alim. Trip Rele S/C Fase   open

19-04-2016 14:16:53 855 Recoleta 12 IntPinc C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:16:53,855  Recoleta       12 KV   Int.Alim.#25 Pincoya Trip Rele S/C Fase               Alarma

19-04-2016 14:16:53 855 Recoleta 12 IntPinc C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:16:53      Recoleta 12   Int.Alim. Trip Rele S/C Fase   close

19-04-2016 14:16:53 900 Recoleta 12 PINC Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:16:53,900  Recoleta       12 KV   Alim.#25 Pincoya     Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:16:53 900 Recoleta 12 PINC Int1 Status 1.00    19.04 14:16:53      Recoleta 12   Alim.#25  Estado del           close

19-04-2016 14:16:53 934 Recoleta 12 IntPinc C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:16:53,934  Recoleta       12 KV   Int.Alim.#25 Pincoya Trip Rele S/C Fase               Normal

19-04-2016 14:16:53 934 Recoleta 12 IntPinc C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:16:53      Recoleta 12   Int.Alim. Trip Rele S/C Fase   open

19-04-2016 14:17:04 315 Recoleta 110 cTRF3GV C_VG1 AlarmSt 1.00    19.04 14:17:04,315  Recoleta       110 KV  Fun.GVent.UAC_TRF3   Grupo 1 Ventiladores             ON

19-04-2016 14:17:04 315 Recoleta 110 cTRF3GV C_VG1 AlarmSt 1.00    19.04 14:17:04      Recoleta 110  Fun.GVent 0                    ON

19-04-2016 14:17:12 641 Recoleta 12 IntPrin C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:17:12,641  Recoleta       12 KV   Int.Alim.#26 Princip Trip Rele S/C Fase               Alarma

19-04-2016 14:17:12 641 Recoleta 12 IntPrin C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:17:12      Recoleta 12   Int.Alim. Trip Rele S/C Fase   close

19-04-2016 14:17:12 685 Recoleta 12 PRIN Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:17:12,685  Recoleta       12 KV   Alim.#26 Principal   Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:17:12 685 Recoleta 12 PRIN Int1 Status 1.00    19.04 14:17:12      Recoleta 12   Alim.#26  Estado del           close

19-04-2016 14:17:12 951 Recoleta 12 IntPrin C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:17:12,951  Recoleta       12 KV   Int.Alim.#26 Princip Trip Rele S/C Fase               Normal

19-04-2016 14:17:12 951 Recoleta 12 IntPrin C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:17:12      Recoleta 12   Int.Alim. Trip Rele S/C Fase   open

19-04-2016 14:17:30 120 Recoleta 12 IntCANT C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:17:30,120  Recoleta       12 KV   Int. Las Canteras    Trip Rele S/C Fase               Alarma

19-04-2016 14:17:30 120 Recoleta 12 IntCANT C_TRSCF AlarmSt 1.00    19.04 14:17:30      Recoleta 12   Int. Las  Trip Rele S/C Fase   close

19-04-2016 14:17:30 164 Recoleta 12 CANT Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:17:30,164  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:17:30 164 Recoleta 12 CANT Int1 Status 1.00    19.04 14:17:30      Recoleta 12   Alim. Las Estado del           close

19-04-2016 14:17:30 210 Recoleta 12 IntCANT C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:17:30,210  Recoleta       12 KV   Int. Las Canteras    Trip Rele S/C Fase               Normal

19-04-2016 14:17:30 210 Recoleta 12 IntCANT C_TRSCF AlarmSt 0.00    19.04 14:17:30      Recoleta 12   Int. Las  Trip Rele S/C Fase   open

19-04-2016 14:18:40 268 Recoleta 12 BCOND4A1 Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:18:40,268  Recoleta       12 KV   Bco.Cond.#4A Etapa 1 Estado del Interruptor                    CE         ala  M07P P

19-04-2016 14:18:46 527 Recoleta 110 cTRF3GV C_VG2 AlarmSt 1.00    19.04 14:18:46,527  Recoleta       110 KV  Fun.GVent.UAC_TRF3   Grupo 2 Ventiladores             ON

19-04-2016 14:18:46 527 Recoleta 110 cTRF3GV C_VG2 AlarmSt 1.00    19.04 14:18:46      Recoleta 110  Fun.GVent 0                    ON

19-04-2016 14:18:52 34 Recoleta 12 BCOND4A1 Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:18:52,034  Recoleta       12 KV   Bco.Cond.#4A Etapa 1 Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:18:52 34 Recoleta 12 BCOND4A1 Int1 Status 0.00    19.04 14:18:52      Recoleta 12   Bco.Cond. Estado del           open

19-04-2016 14:18:54 562 Recoleta 12 Cantfc Int1 Status 1.00    19.04 14:18:54,562  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Control Descarga Subi Normado.

19-04-2016 14:18:59 538 Recoleta 12 BCOND4A2 Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:18:59,538  Recoleta       12 KV   Bco.Cond.#4A Etapa 2 Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:18:59 538 Recoleta 12 BCOND4A2 Int1 Status 0.00    19.04 14:18:59      Recoleta 12   Bco.Cond. Estado del           open

19-04-2016 14:19:10 670 Recoleta 12 BCOND4A3 Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:19:10,670  Recoleta       12 KV   Bco.Cond.#4A Etapa 3 Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:19:10 670 Recoleta 12 BCOND4A3 Int1 Status 0.00    19.04 14:19:10      Recoleta 12   Bco.Cond. Estado del           open

19-04-2016 14:19:17 839 Recoleta 12 BCOND4A4 Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:19:17,839  Recoleta       12 KV   Bco.Cond.#4A Etapa 4 Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:19:17 839 Recoleta 12 BCOND4A4 Int1 Status 0.00    19.04 14:19:17      Recoleta 12   Bco.Cond. Estado del           open

19-04-2016 14:20:02 651 Recoleta 12 Cantfc Int1 Status 0.00    19.04 14:20:02,651  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Control Descarga Subi Operado

19-04-2016 14:22:48 813 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB UCtlMaAu 0.00 jsb M05P    19.04 14:22:48,813  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Auto/Manu  Cambiador de Tap      Manual   RC         jsb  M05P P

19-04-2016 14:22:52 448 Recoleta 12 Tr03 Qlim U3LimV B 8.76 10.00 27    19.04 14:22:52,448  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S3 Potencia React    8.8 by   10.0Normal

19-04-2016 14:22:52 448 Recoleta 12 Tr03 Qlim U2LimV B 8.76 9.00 26    19.04 14:22:52,448  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S2 Potencia React    8.8 by    9.0Normal

19-04-2016 14:22:52 448 Recoleta 12 Tr03 Qlim U1LimV B 8.76 9.00 25    19.04 14:22:52,448  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia React    8.8 by    9.0Normal

19-04-2016 14:22:56 123 Recoleta 12 CANTfc Int1 Status 1.00 jsb M05P    19.04 14:22:56,123  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Control Descarga Subi Normado.          R jsb  M05P P

19-04-2016 14:22:56 123 Recoleta 12 Cantfc Int1 Status 1.00 jsb M05P    19.04 14:22:56,123  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Control Descarga Subi Normado.          R jsb  M05P P

19-04-2016 14:22:56 123 Recoleta 12 Cantfc Int1 Status 0.00 jsb M05P    19.04 14:22:56,123  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Control Descarga Subi Operado           R jsb  M05P P

19-04-2016 14:22:56 123 Recoleta 12 LCARfc Int1 Status 1.00 jsb M05P    19.04 14:22:56,123  Recoleta       12 KV   Alim. Los Cardenales Estado del Control Descarga Subi Normado.          R jsb  M05P P

19-04-2016 14:22:56 123 Recoleta 12 PRINfc Int1 Status 1.00 jsb M05P    19.04 14:22:56,123  Recoleta       12 KV   Alim.#26 Principal   Estado del Control Descarga Subi Normado.          R jsb  M05P P

19-04-2016 14:22:56 123 Recoleta 12 NAHUfc Int1 Status 1.00 jsb M05P    19.04 14:22:56,123  Recoleta       12 KV   Alim. Nahuelbuta     Estado del Control Descarga Subi Normado.          R jsb  M05P P

19-04-2016 14:22:56 123 Recoleta 12 PINCfc Int1 Status 1.00 jsb M05P    19.04 14:22:56,123  Recoleta       12 KV   Alim.#25 Pincoya     Estado del Control Descarga Subi Normado.          R jsb  M05P P

19-04-2016 14:22:56 123 Recoleta 12 FONTfc Int1 Status 1.00 jsb M05P    19.04 14:22:56,123  Recoleta       12 KV   Alim.#27 Fontova     Estado del Control Descarga Subi Normado.          R jsb  M05P P

19-04-2016 14:22:56 123 Recoleta 12 RECOfc Int1 Status 1.00 jsb M05P    19.04 14:22:56,123  Recoleta       12 KV   Alim.#28             Estado del Control Descarga Subi Normado.          R jsb  M05P P

19-04-2016 14:22:56 123 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 Status 0.00 jsb M05P    19.04 14:22:56,123  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BP#4       Estado del Interruptor           Abierto           R jsb  M05P P

19-04-2016 14:22:58 187 Recoleta 110 SCRINAV2 Int1 Status 0.00 jsb M05P    19.04 14:22:58,187  Recoleta       110 KV  L/Cristobal Navia #2 Estado del Interruptor           Abierto           R jsb  M05P P

19-04-2016 14:23:03 737 Recoleta 12 Tr03 Qlim U2LimV B 9.00 9.00 26    19.04 14:23:03,737  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S2 Potencia React    9.0 by    9.0Violado

19-04-2016 14:23:03 737 Recoleta 12 Tr03 Qlim U1LimV B 9.00 9.00 25    19.04 14:23:03,737  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia React    9.0 by    9.0Violado

19-04-2016 14:23:07 443 Recoleta 12 Tr03 Qlim U2LimV B 8.88 9.00 26    19.04 14:23:07,443  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S2 Potencia React    8.9 by    9.0Normal



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 14:23:07 443 Recoleta 12 Tr03 Qlim U1LimV B 8.88 9.00 25    19.04 14:23:07,443  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia React    8.9 by    9.0Normal

19-04-2016 14:23:22 981 Recoleta 12 BCOND4A Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:23:22,981  Recoleta       12 KV   Bco.Condens. #4A     Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:23:22 981 Recoleta 12 BCOND4A Int1 Status 1.00    19.04 14:23:22      Recoleta 12   Bco.Conde Estado del           close

19-04-2016 14:23:23 0 Recoleta 12 MABCon4A AutoMan CtrlInh 0.00    19.04 14:23:23,000  Recoleta       12 KV   Disp.Ctrl.Bco. #4A   Control               Control In OFF

19-04-2016 14:23:23 751 Recoleta 12 MABCon4A HablBloq StatusEq 0.00    19.04 14:23:23,751  Recoleta       12 KV   Disp.Ctrl.Bco. #4A   Habl/Bloq  Automatismo           Habiltd.

19-04-2016 14:23:23 751 Recoleta 12 MABCon4A AutoMan CtrlInh 0.00    19.04 14:23:23      Recoleta 12   Disp.Ctrl Control Inh.         reset

19-04-2016 14:23:23 751 Recoleta 12 MABCon4A HablBloq StatusEq 0.00    19.04 14:23:23      Recoleta 12   Disp.Ctrl 0                    Habiltd.

19-04-2016 14:23:24 281 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 14:23:24,281  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

19-04-2016 14:23:24 281 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 14:23:24      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

19-04-2016 14:23:33 452 Recoleta 12 BCOND4A1 Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:23:33,452  Recoleta       12 KV   Bco.Cond.#4A Etapa 1 Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:23:33 452 Recoleta 12 BCOND4A1 Int1 Status 1.00    19.04 14:23:33      Recoleta 12   Bco.Cond. Estado del           close

19-04-2016 14:23:34 616 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 14:23:34,616  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

19-04-2016 14:23:34 616 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 14:23:34      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

19-04-2016 14:23:50 591 Recoleta 12 BCOND4A2 Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:23:50,591  Recoleta       12 KV   Bco.Cond.#4A Etapa 2 Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:23:50 591 Recoleta 12 BCOND4A2 Int1 Status 1.00    19.04 14:23:50      Recoleta 12   Bco.Cond. Estado del           close

19-04-2016 14:23:50 850 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 14:23:50,850  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

19-04-2016 14:23:50 850 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 14:23:50      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

19-04-2016 14:23:51 616 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 14:23:51,616  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

19-04-2016 14:23:51 616 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 14:23:51      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

19-04-2016 14:24:07 340 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 14:24:07,340  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

19-04-2016 14:24:07 340 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 14:24:07      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

19-04-2016 14:24:10 845 Recoleta 12 BCOND4A3 Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:24:10,845  Recoleta       12 KV   Bco.Cond.#4A Etapa 3 Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:24:10 845 Recoleta 12 BCOND4A3 Int1 Status 1.00    19.04 14:24:10      Recoleta 12   Bco.Cond. Estado del           close

19-04-2016 14:24:11 876 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 14:24:11,876  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

19-04-2016 14:24:11 876 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 14:24:11      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

19-04-2016 14:24:27 584 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 14:24:27,584  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

19-04-2016 14:24:27 584 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 14:24:27      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

19-04-2016 14:25:02 125 Recoleta 110 Tr04 Desc1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:25:02,125  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Estado del Desc. Motori.         intransi RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:25:02 125 Recoleta 110 Tr04 Desc1 MultiSt 0.00    19.04 14:25:02      Recoleta 110  Traf.#4 1 In Transit           open

19-04-2016 14:25:02 125 Recoleta 110 Tr04 Desc1 Status 0.00    19.04 14:25:02      Recoleta 110  Traf.#4 1 Estado del           open

19-04-2016 14:25:05 657 Recoleta 110 Tr04 Desc1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:25:05,657  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Estado del Desc. Motori.         Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:25:05 657 Recoleta 110 Tr04 Desc1 MultiSt 0.00 ala M07P    19.04 14:25:05      Recoleta 110  Traf.#4 1 In Transit           intrans state ended

19-04-2016 14:25:05 657 Recoleta 110 Tr04 Desc1 Status 0.00    19.04 14:25:05      Recoleta 110  Traf.#4 1 Estado del           open

19-04-2016 14:26:22 934 Recoleta 12 BP4 Vlim L3LimV B 0.00 11.30 3 ala M07P    19.04 14:26:22,934  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I3 Voltaje           0.0 by   11.3Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:22 934 Recoleta 12 BP4 Vlim L2LimV B 0.00 11.35 2 ala M07P    19.04 14:26:22,934  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I2 Voltaje           0.0 by   11.4Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:22 934 Recoleta 12 BP4 Vlim L1LimV B 0.00 11.40 1 ala M07P    19.04 14:26:22,934  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I1 Voltaje           0.0 by   11.4Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:22 934 Recoleta 12 BP4 Vlim L3LimV B 12.30 11.30 3 ala M07P    19.04 14:26:22,934  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I3 Voltaje          12.3 by   11.3Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:22 934 Recoleta 12 BP4 Vlim L2LimV B 12.30 11.35 2 ala M07P    19.04 14:26:22,934  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I2 Voltaje          12.3 by   11.4Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:22 934 Recoleta 12 BP4 Vlim L1LimV B 12.30 11.40 1 ala M07P    19.04 14:26:22,934  Recoleta       12 KV   Barra Principal #4   Lim I1 Voltaje          12.3 by   11.4Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:22 934 Recoleta 12 ABP42 Vlim L3LimV B 3.18 11.50 3 ala M07P    19.04 14:26:22,934  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#2      Lim I3 Voltaje           3.2 by   11.5Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:22 934 Recoleta 12 ABP42 Vlim L3LimV B 12.30 11.50 3 ala M07P    19.04 14:26:22,934  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#2      Lim I3 Voltaje          12.3 by   11.5Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:22 934 Recoleta 12 ABP42 Vlim L2LimV B 12.30 11.50 2 ala M07P    19.04 14:26:22,934  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#2      Lim I2 Voltaje          12.3 by   11.5Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:22 934 Recoleta 12 ABP42 Vlim L1LimV B 12.30 11.50 1 ala M07P    19.04 14:26:22,934  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#2      Lim I1 Voltaje          12.3 by   11.5Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:24 842 Recoleta 12 BResp Vlim L3LimV B 11.27 11.30 3 ala M07P    19.04 14:26:24,842  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I3 Voltaje          11.3 by   11.3Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:24 842 Recoleta 12 BResp Vlim L2LimV B 11.27 11.30 2 ala M07P    19.04 14:26:24,842  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I2 Voltaje          11.3 by   11.3Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:24 842 Recoleta 12 BResp Vlim L1LimV B 11.27 11.30 1 ala M07P    19.04 14:26:24,842  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I1 Voltaje          11.3 by   11.3Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:42 605 Recoleta 12 Tr03 Qlim U3LimV B 10.56 10.00 27 ala M07P    19.04 14:26:42,605  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S3 Potencia React   10.6 by   10.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:42 605 Recoleta 12 Tr03 Qlim U2LimV B 10.56 9.00 26 ala M07P    19.04 14:26:42,605  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S2 Potencia React   10.6 by    9.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:42 605 Recoleta 12 Tr03 Qlim U1LimV B 10.56 9.00 25 ala M07P    19.04 14:26:42,605  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia React   10.6 by    9.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:42 605 Recoleta 12 Tr03 Qlim U2LimV B 9.00 9.00 26 ala M07P    19.04 14:26:42,605  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S2 Potencia React    9.0 by    9.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:42 605 Recoleta 12 Tr03 Qlim U1LimV B 9.00 9.00 25 ala M07P    19.04 14:26:42,605  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia React    9.0 by    9.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:42 605 Recoleta 12 Tr03 Qlim U3LimV B 8.76 10.00 27 ala M07P    19.04 14:26:42,605  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S3 Potencia React    8.8 by   10.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:42 605 Recoleta 12 Tr03 Qlim U2LimV B 8.88 9.00 26 ala M07P    19.04 14:26:42,605  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S2 Potencia React    8.9 by    9.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:42 605 Recoleta 12 Tr03 Qlim U2LimV B 8.76 9.00 26 ala M07P    19.04 14:26:42,605  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S2 Potencia React    8.8 by    9.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:42 605 Recoleta 12 Tr03 Qlim U1LimV B 8.88 9.00 25 ala M07P    19.04 14:26:42,605  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia React    8.9 by    9.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:42 605 Recoleta 12 Tr03 Qlim U1LimV B 8.76 9.00 25 ala M07P    19.04 14:26:42,605  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia React    8.8 by    9.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:43 484 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.04 48.00 25    19.04 14:26:43,484  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 14:26:47 486 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.93 48.00 25    19.04 14:26:47,486  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:26:50 900 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.04 48.00 25 ala M07P    19.04 14:26:50,900  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:26:50 900 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.93 48.00 25 ala M07P    19.04 14:26:50,900  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:27:15 475 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.15 48.00 25    19.04 14:27:15,475  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:27:19 877 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.93 48.00 25    19.04 14:27:19,877  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:27:48 670 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.15 48.00 25 ala M07P    19.04 14:27:48,670  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:27:48 670 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.93 48.00 25 ala M07P    19.04 14:27:48,670  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:28:15 353 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.30 48.00 25    19.04 14:28:15,353  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.3 by   48.0Violado

19-04-2016 14:28:23 408 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.84 48.00 25    19.04 14:28:23,408  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.8 by   48.0Normal

19-04-2016 14:28:28 20 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.30 48.00 25 ala M07P    19.04 14:28:28,020  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.3 by   48.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:28:28 20 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.84 48.00 25 ala M07P    19.04 14:28:28,020  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.8 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:29:07 393 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.06 48.00 25    19.04 14:29:07,393  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:29:19 406 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.94 48.00 25    19.04 14:29:19,406  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:29:43 413 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.20 48.00 25    19.04 14:29:43,413  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.2 by   48.0Violado

19-04-2016 14:29:59 370 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.98 48.00 25    19.04 14:29:59,370  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:30:23 383 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.20 48.00 25    19.04 14:30:23,383  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.2 by   48.0Violado

19-04-2016 14:30:31 387 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25    19.04 14:30:31,387  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:30:35 389 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25    19.04 14:30:35,389  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:30:39 341 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25    19.04 14:30:39,341  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 14:30:43 342 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25    19.04 14:30:43,342  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:30:51 398 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.94 48.00 25    19.04 14:30:51,398  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:31:03 403 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25    19.04 14:31:03,403  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:31:11 358 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.98 48.00 25    19.04 14:31:11,358  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:31:15 411 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.34 48.00 25    19.04 14:31:15,411  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.3 by   48.0Violado

19-04-2016 14:31:19 711 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25    19.04 14:31:19,711  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:31:31 369 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25    19.04 14:31:31,369  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:31:35 422 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.72 48.00 25    19.04 14:31:35,422  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.7 by   48.0Normal

19-04-2016 14:31:43 427 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.20 48.00 25    19.04 14:31:43,427  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.2 by   48.0Violado

19-04-2016 14:31:55 483 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.83 48.00 25    19.04 14:31:55,483  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.8 by   48.0Normal

19-04-2016 14:31:59 485 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.06 48.00 25    19.04 14:31:59,485  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:32:35 452 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25    19.04 14:32:35,452  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:32:39 455 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.06 48.00 25    19.04 14:32:39,455  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:33:15 371 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25    19.04 14:33:15,371  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 14:33:19 322 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25    19.04 14:33:19,322  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:33:47 377 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25    19.04 14:33:47,377  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 14:33:51 322 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25    19.04 14:33:51,322  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:35:07 952 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25    19.04 14:35:07,952  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 14:35:15 359 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25    19.04 14:35:15,359  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:35:19 444 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25    19.04 14:35:19,444  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 14:35:28 13 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25    19.04 14:35:28,013  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:35:32 457 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25    19.04 14:35:32,457  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 14:35:47 843 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25    19.04 14:35:47,843  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:35:55 28 Recoleta 110 cTTAAN PLC StatusEq 0.00 ala M07P    19.04 14:35:55,028  Recoleta       110 KV  Transfer.Automatica  Estado del Transferencia AutomᴠDesctda. RC         ala  M07P P
19-04-2016 14:35:55 28 Recoleta 110 cTTAAN PLC StatusEq 0.00    19.04 14:35:55      Recoleta 110  Transfer. Estado del PLC       open

19-04-2016 14:35:55 455 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25    19.04 14:35:55,455  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 14:35:59 558 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.64 48.00 25    19.04 14:35:59,558  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.6 by   48.0Normal

19-04-2016 14:36:19 876 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25    19.04 14:36:19,876  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 14:36:36 356 Recoleta 12 Tr2Respa Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:36:36,356  Recoleta       12 KV   B.Respaldo a Traf.#2 Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:36:36 356 Recoleta 12 Tr2Respa Int1 Status 0.00    19.04 14:36:36      Recoleta 12   B.Respald Estado del           open

19-04-2016 14:37:31 527 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25    19.04 14:37:31,527  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:37:34 474 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:34,474  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 14:37:34 474 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:34,474  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 14:37:34 474 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:34,474  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 14:37:34 474 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:34,474  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 14:37:34 474 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:34,474  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 14:37:34 474 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:34,474  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 14:37:34 474 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:34,474  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 14:37:34 474 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:34,474  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 14:37:34 474 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:34,474  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 14:37:34 474 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:34,474  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 14:37:34 474 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.64 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:34,474  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.6 by   48.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 14:37:35 672 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.06 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:35,672  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 14:37:35 672 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.06 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:35,672  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 14:37:35 672 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.83 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:35,672  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.8 by   48.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 14:37:35 672 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25 agarrido M06P    19.04 14:37:35,672  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 14:37:37 246 Recoleta 110 SCRINAV2 Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:37:37,246  Recoleta       110 KV  L/Cristobal Navia #2 Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:37:37 246 Recoleta 110 SCRINAV2 Int1 Status 1.00    19.04 14:37:37      Recoleta 110  L/Cristob Estado del           close

19-04-2016 14:37:51 750 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25    19.04 14:37:51,750  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 14:38:15 496 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25    19.04 14:38:15,496  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:38:19 499 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25    19.04 14:38:19,499  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 14:38:43 705 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25    19.04 14:38:43,705  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:38:55 465 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25    19.04 14:38:55,465  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 14:39:11 370 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.76 48.00 25    19.04 14:39:11,370  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.8 by   48.0Normal

19-04-2016 14:39:31 555 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.24 48.00 25    19.04 14:39:31,555  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.2 by   48.0Violado

19-04-2016 14:39:39 907 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.24 48.00 25 ala M07P    19.04 14:39:39,907  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.2 by   48.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:39:39 907 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25 ala M07P    19.04 14:39:39,907  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:39:39 907 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25 ala M07P    19.04 14:39:39,907  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:39:39 907 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25 ala M07P    19.04 14:39:39,907  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:39:39 907 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25 ala M07P    19.04 14:39:39,907  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:39:39 907 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25 ala M07P    19.04 14:39:39,907  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:39:39 907 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.76 48.00 25 ala M07P    19.04 14:39:39,907  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.8 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:39:47 423 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25    19.04 14:39:47,423  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:39:52 283 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.12 48.00 25    19.04 14:39:52,283  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:40:07 535 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 0.00 ala M07P    19.04 14:40:07,535  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de            Bajar    RC         ala  M07P P
19-04-2016 14:40:15 963 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.76 48.00 25    19.04 14:40:15,963  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.8 by   48.0Normal

19-04-2016 14:40:27 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 11.00    19.04 14:40:27,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             11
19-04-2016 14:40:27 494 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.69 48.00 25    19.04 14:40:27,494  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.7 by   48.0Normal

19-04-2016 14:40:45 323 Recoleta 12 ABResB1 Desc1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:40:45,323  Recoleta       12 KV   Acopl.B.Resp-BP#1    Estado del Desconectador                  NE         ala  M07P P

19-04-2016 14:40:53 507 Recoleta 110 cTRF3Au AutoMan StatusEq 0.00 ala M07P    19.04 14:40:53,507  Recoleta       110 KV  Disp. Ctrl. TRF3     Esquema de Control               Manual   RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:40:53 507 Recoleta 110 cTRF3Au AutoMan StatusEq 0.00    19.04 14:40:53      Recoleta 110  Disp. Ctr Esquema de           open

19-04-2016 14:41:12 599 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 14:41:12,599  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Alarma

19-04-2016 14:41:12 599 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 14:41:12      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          close

19-04-2016 14:41:12 701 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 14:41:12,701  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Normal

19-04-2016 14:41:12 701 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 14:41:12      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          open

19-04-2016 14:43:37 755 Recoleta 12 ABResB1 Desc1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:43:37,755  Recoleta       12 KV   Acopl.B.Resp-BP#1    Estado del Desconectador                  NE       R ala  M07P P



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 14:43:46 587 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.12 48.00 25 ala M07P    19.04 14:43:46,587  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.1 by   48.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:43:46 587 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.88 48.00 25 ala M07P    19.04 14:43:46,587  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.9 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:43:46 587 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 47.76 48.00 25 ala M07P    19.04 14:43:46,587  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   47.8 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:43:46 587 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.69 48.00 25 ala M07P    19.04 14:43:46,587  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.7 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:44:16 565 Recoleta 12 ABResB1 Desc1 Status 1.00    19.04 14:44:16,565  Recoleta       12 KV   Acopl.B.Resp-BP#1    Estado del Desconectador         dist

19-04-2016 14:44:16 565 Recoleta 12 ABResB1 Desc1 Status 1.00    19.04 14:44:16      Recoleta 12   Acopl.B.R Estado del           dist

19-04-2016 14:44:16 915 Recoleta 12 ABResB1 Desc1 Status 0.00    19.04 14:44:16,915  Recoleta       12 KV   Acopl.B.Resp-BP#1    Estado del Desconectador         Abierto

19-04-2016 14:44:16 915 Recoleta 12 ABResB1 Desc1 Status 0.00    19.04 14:44:16      Recoleta 12   Acopl.B.R Estado del           open

19-04-2016 14:52:20 716 Recoleta 12 ABRBT Desc2 Status 0.00    19.04 14:52:20,716  Recoleta       12 KV   Acoplador BR-BT      Estado del Desc.L/Barra Respaldo dist

19-04-2016 14:52:20 716 Recoleta 12 ABRBT Desc2 Status 0.00    19.04 14:52:20      Recoleta 12   Acoplador Estado del           dist

19-04-2016 14:52:21 36 Recoleta 12 ABRBT Desc2 Status 1.00    19.04 14:52:21,036  Recoleta       12 KV   Acoplador BR-BT      Estado del Desc.L/Barra Respaldo Cerrado

19-04-2016 14:52:21 36 Recoleta 12 ABRBT Desc2 Status 1.00    19.04 14:52:21      Recoleta 12   Acoplador Estado del           close

19-04-2016 14:52:23 678 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.06 48.00 25    19.04 14:52:23,678  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:52:31 421 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.98 48.00 25    19.04 14:52:31,421  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:52:35 387 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.06 48.00 25    19.04 14:52:35,387  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:52:43 791 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.82 48.00 25    19.04 14:52:43,791  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.8 by   48.0Normal

19-04-2016 14:53:03 350 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.18 48.00 25    19.04 14:53:03,350  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.2 by   48.0Violado

19-04-2016 14:53:11 354 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25    19.04 14:53:11,354  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:54:27 68 Recoleta 12 ABTBR Vlim L3LimV B 11.85 11.50 3    19.04 14:54:27,068  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I3 Voltaje          11.9 by   11.5Normal

19-04-2016 14:54:27 68 Recoleta 12 ABTBR Vlim L2LimV B 11.85 11.50 2    19.04 14:54:27,068  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I2 Voltaje          11.9 by   11.5Normal

19-04-2016 14:54:27 68 Recoleta 12 ABTBR Vlim L1LimV B 11.85 11.50 1    19.04 14:54:27,068  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I1 Voltaje          11.9 by   11.5Normal

19-04-2016 14:54:59 397 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25    19.04 14:54:59,397  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:55:11 454 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25    19.04 14:55:11,454  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:55:17 867 Recoleta 12 ABTBR Vlim L1LimV B 11.85 11.50 1 ala M07P    19.04 14:55:17,867  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I1 Voltaje          11.9 by   11.5Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:55:17 867 Recoleta 12 ABTBR Vlim L2LimV B 11.85 11.50 2 ala M07P    19.04 14:55:17,867  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I2 Voltaje          11.9 by   11.5Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:55:17 867 Recoleta 12 ABTBR Vlim L3LimV B 11.85 11.50 3 ala M07P    19.04 14:55:17,867  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I3 Voltaje          11.9 by   11.5Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:55:17 867 Recoleta 12 ABTBR Vlim L3LimV B 11.85 11.50 3 ala M07P    19.04 14:55:17,867  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I3 Voltaje          11.9 by   11.5Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:55:17 867 Recoleta 12 ABTBR Vlim L2LimV B 11.85 11.50 2 ala M07P    19.04 14:55:17,867  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I2 Voltaje          11.9 by   11.5Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:55:17 867 Recoleta 12 ABTBR Vlim L1LimV B 11.85 11.50 1 ala M07P    19.04 14:55:17,867  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I1 Voltaje          11.9 by   11.5Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:55:19 396 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 990.00 490.00 27    19.04 14:55:19,396  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente       990.0 by  490.0Violado

19-04-2016 14:55:19 396 Recoleta 12 BA3 Ilim U2LimV B 990.00 470.00 26    19.04 14:55:19,396  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S2 Corriente       990.0 by  470.0Violado

19-04-2016 14:55:19 396 Recoleta 12 BA3 Ilim U1LimV B 990.00 460.00 25    19.04 14:55:19,396  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S1 Corriente       990.0 by  460.0Violado

19-04-2016 14:55:19 396 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 990.00 490.00 27    19.04 14:55:19,396  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente       990.0 by  490.0Violado

19-04-2016 14:55:19 396 Recoleta 12 BA3 Ilim U2LimV B 990.00 470.00 26    19.04 14:55:19,396  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S2 Corriente       990.0 by  470.0Violado

19-04-2016 14:55:19 396 Recoleta 12 BA3 Ilim U1LimV B 990.00 460.00 25    19.04 14:55:19,396  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S1 Corriente       990.0 by  460.0Violado

19-04-2016 14:55:27 294 Recoleta 12 ABA312k Int1 Status 0.00    19.04 14:55:27      Recoleta 12   Tr03 BA3  Estado del           open

19-04-2016 14:55:27 302 Recoleta 12 ABA312k Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:55:27,302  Recoleta       12 KV   Tr03 BA3             Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:55:27 302 Recoleta 12 ABA312k Int1 Status 1.00    19.04 14:55:27      Recoleta 12   Tr03 BA3  Estado del           close

19-04-2016 14:55:51 532 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25    19.04 14:55:51,532  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:55:51 532 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25    19.04 14:55:51,532  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:55:55 330 Recoleta 12 BA3 Ilim U1LimV B 300.00 460.00 25    19.04 14:55:55,330  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S1 Corriente       300.0 by  460.0Normal

19-04-2016 14:55:55 330 Recoleta 12 BA3 Ilim U2LimV B 300.00 470.00 26    19.04 14:55:55,330  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S2 Corriente       300.0 by  470.0Normal

19-04-2016 14:55:55 330 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 300.00 490.00 27    19.04 14:55:55,330  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente       300.0 by  490.0Normal

19-04-2016 14:55:55 330 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 300.00 490.00 27    19.04 14:55:55,330  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente       300.0 by  490.0Normal

19-04-2016 14:55:55 330 Recoleta 12 BA3 Ilim U2LimV B 300.00 470.00 26    19.04 14:55:55,330  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S2 Corriente       300.0 by  470.0Normal

19-04-2016 14:55:55 330 Recoleta 12 BA3 Ilim U1LimV B 300.00 460.00 25    19.04 14:55:55,330  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S1 Corriente       300.0 by  460.0Normal

19-04-2016 14:55:59 486 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.94 48.00 25    19.04 14:55:59,486  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:55:59 486 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.94 48.00 25    19.04 14:55:59,486  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:56:09 738 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25 ala M07P    19.04 14:56:09,738  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:56:09 738 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 990.00 490.00 27 ala M07P    19.04 14:56:09,738  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente       990.0 by  490.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:56:09 738 Recoleta 12 BA3 Ilim U2LimV B 990.00 470.00 26 ala M07P    19.04 14:56:09,738  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S2 Corriente       990.0 by  470.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:56:09 738 Recoleta 12 BA3 Ilim U1LimV B 990.00 460.00 25 ala M07P    19.04 14:56:09,738  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S1 Corriente       990.0 by  460.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:56:09 738 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 300.00 490.00 27 ala M07P    19.04 14:56:09,738  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente       300.0 by  490.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:56:09 738 Recoleta 12 BA3 Ilim U2LimV B 300.00 470.00 26 ala M07P    19.04 14:56:09,738  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S2 Corriente       300.0 by  470.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:56:09 738 Recoleta 12 BA3 Ilim U1LimV B 300.00 460.00 25 ala M07P    19.04 14:56:09,738  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S1 Corriente       300.0 by  460.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:56:09 738 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25 ala M07P    19.04 14:56:09,738  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 14:56:09 738 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.94 48.00 25 ala M07P    19.04 14:56:09,738  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:56:09 738 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25 ala M07P    19.04 14:56:09,738  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 14:56:11 389 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.10 48.00 25    19.04 14:56:11,389  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:56:11 389 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.10 48.00 25    19.04 14:56:11,389  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:56:15 340 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25    19.04 14:56:15,340  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:56:15 340 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25    19.04 14:56:15,340  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:56:20 510 Recoleta 12 CANT Desc2 Status 1.00    19.04 14:56:20      Recoleta 12   Alim. Las Estado del           close

19-04-2016 14:56:20 510 Recoleta 12 CANT Desc2 Status 1.00 ala M07P    19.04 14:56:20,510  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Desc. L/BA            Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:56:20 510 Recoleta 12 CANT Desc2 Status 1.00    19.04 14:56:20,510  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Desc. L/BA            Cerrado

19-04-2016 14:56:20 510 Recoleta 12 CANT Desc2 Status 1.00    19.04 14:56:20      Recoleta 12   Alim. Las Estado del           close

19-04-2016 14:56:51 937 Recoleta 12 CANT Desc1 Status 0.00    19.04 14:56:51      Recoleta 12   Alim. Las Estado del           open

19-04-2016 14:56:51 937 Recoleta 12 CANT Desc1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:56:51,937  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Desc. L/BP #4         Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:56:51 937 Recoleta 12 CANT Desc1 Status 0.00 ala M07P    19.04 14:56:51,937  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Desc. L/BP #4         Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 14:56:51 937 Recoleta 12 CANT Desc1 Status 0.00    19.04 14:56:51      Recoleta 12   Alim. Las Estado del           open

19-04-2016 14:56:55 361 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.18 48.00 25    19.04 14:56:55,361  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.2 by   48.0Violado

19-04-2016 14:56:55 361 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.18 48.00 25    19.04 14:56:55,361  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.2 by   48.0Violado

19-04-2016 14:57:19 374 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.93 48.00 25    19.04 14:57:19,374  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:57:19 374 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.93 48.00 25    19.04 14:57:19,374  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:57:35 383 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25    19.04 14:57:35,383  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:57:39 385 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.84 48.00 25    19.04 14:57:39,385  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.8 by   48.0Normal



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 14:57:51 340 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25    19.04 14:57:51,340  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:58:07 348 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.98 48.00 25    19.04 14:58:07,348  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:58:11 350 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.08 48.00 25    19.04 14:58:11,350  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:58:15 352 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.98 48.00 25    19.04 14:58:15,352  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:58:27 358 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.21 48.00 25    19.04 14:58:27,358  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.2 by   48.0Violado

19-04-2016 14:58:39 259 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.94 48.00 25    19.04 14:58:39,259  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:58:51 350 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.06 48.00 25    19.04 14:58:51,350  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 14:59:15 831 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 1,125.00 490.00 27    19.04 14:59:15,831  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente      1125.0 by  490.0Violado

19-04-2016 14:59:15 831 Recoleta 12 BA3 Ilim U2LimV B 1,125.00 470.00 26    19.04 14:59:15,831  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S2 Corriente      1125.0 by  470.0Violado

19-04-2016 14:59:15 831 Recoleta 12 BA3 Ilim U1LimV B 1,125.00 460.00 25    19.04 14:59:15,831  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S1 Corriente      1125.0 by  460.0Violado

19-04-2016 14:59:27 337 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25    19.04 14:59:27,337  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 14:59:31 390 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.18 48.00 25    19.04 14:59:31,390  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.2 by   48.0Violado

19-04-2016 14:59:40 181 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.94 48.00 25    19.04 14:59:40,181  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 14:59:47 387 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.06 48.00 25    19.04 14:59:47,387  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 15:00:14 354 Recoleta 12 ALM19 Desc2 Status 1.00 ala M07P    19.04 15:00:14,354  Recoleta       12 KV   Alim. Aguirre-Luco   Estado del Desc. L/BA            Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 15:00:14 354 Recoleta 12 ALM19 Desc2 Status 1.00    19.04 15:00:14      Recoleta 12   Alim. Agu Estado del           close

19-04-2016 15:00:14 354 Recoleta 12 ALM19 Desc2 Status 0.00    19.04 15:00:14      Recoleta 12   Alim. Agu Estado del           open

19-04-2016 15:00:19 366 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.94 48.00 25    19.04 15:00:19,366  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 15:00:31 372 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.18 48.00 25    19.04 15:00:31,372  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.2 by   48.0Violado

19-04-2016 15:00:35 425 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.96 48.00 25    19.04 15:00:35,425  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.0 by   48.0Normal

19-04-2016 15:00:42 424 Recoleta 12 ALM19 Desc1 Status 0.00 ala M07P    19.04 15:00:42,424  Recoleta       12 KV   Alim. Aguirre-Luco   Estado del Desc. L/BP #3         Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 15:00:42 424 Recoleta 12 ALM19 Desc1 Status 0.00    19.04 15:00:42      Recoleta 12   Alim. Agu Estado del           open

19-04-2016 15:00:42 468 Recoleta 12 ALM19 Desc1 Status 0.00    19.04 15:00:42      Recoleta 12   Alim. Agu Estado del           open

19-04-2016 15:00:51 332 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.06 48.00 25    19.04 15:00:51,332  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 15:00:55 283 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.94 48.00 25    19.04 15:00:55,283  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 15:01:09 778 Recoleta 12 BResp Vlim L3LimV B 12.25 11.30 3    19.04 15:01:09,778  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I3 Voltaje          12.3 by   11.3Normal

19-04-2016 15:01:09 778 Recoleta 12 BResp Vlim L2LimV B 12.25 11.30 2    19.04 15:01:09,778  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I2 Voltaje          12.3 by   11.3Normal

19-04-2016 15:01:09 778 Recoleta 12 BResp Vlim L1LimV B 12.25 11.30 1    19.04 15:01:09,778  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I1 Voltaje          12.3 by   11.3Normal

19-04-2016 15:01:31 439 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.06 48.00 25    19.04 15:01:31,439  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.1 by   48.0Violado

19-04-2016 15:01:33 891 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 1.00 ala M07P    19.04 15:01:33,891  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de            Subir    RC         ala  M07P P
19-04-2016 15:01:35 884 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 47.94 48.00 25    19.04 15:01:35,884  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   47.9 by   48.0Normal

19-04-2016 15:01:47 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 12.00    19.04 15:01:47,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             12
19-04-2016 15:01:47 468 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 48.00 48.00 25    19.04 15:01:47,468  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   48.0 by   48.0Violado

19-04-2016 15:01:47 468 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 48.40 48.00 25    19.04 15:01:47,468  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   48.4 by   48.0Violado

19-04-2016 15:02:05 984 Recoleta 12 Tr2Respa Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 15:02:05,984  Recoleta       12 KV   B.Respaldo a Traf.#2 Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 15:02:05 984 Recoleta 12 Tr2Respa Int1 Status 1.00    19.04 15:02:05      Recoleta 12   B.Respald Estado del           close

19-04-2016 15:02:07 421 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 285.00 490.00 27    19.04 15:02:07,421  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente       285.0 by  490.0Normal

19-04-2016 15:02:07 421 Recoleta 12 BA3 Ilim U2LimV B 285.00 470.00 26    19.04 15:02:07,421  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S2 Corriente       285.0 by  470.0Normal

19-04-2016 15:02:07 421 Recoleta 12 BA3 Ilim U1LimV B 285.00 460.00 25    19.04 15:02:07,421  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S1 Corriente       285.0 by  460.0Normal

19-04-2016 15:02:07 421 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 32.64 48.00 25    19.04 15:02:07,421  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   32.6 by   48.0Normal

19-04-2016 15:02:07 421 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 33.42 48.00 25    19.04 15:02:07,421  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   33.4 by   48.0Normal

19-04-2016 15:02:39 665 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 15:02:39,665  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Alarma

19-04-2016 15:02:39 665 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 15:02:39      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         close

19-04-2016 15:02:39 766 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 15:02:39,766  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Normal

19-04-2016 15:02:39 766 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 15:02:39      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         open

19-04-2016 15:03:05 913 Recoleta 12 ABTBR Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 15:03:05,913  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 15:03:05 913 Recoleta 12 ABTBR Int1 Status 1.00    19.04 15:03:05      Recoleta 12   Acoplador Estado del           close

19-04-2016 15:03:05 946 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 15:03:05,946  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

19-04-2016 15:03:05 946 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 15:03:05      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

19-04-2016 15:03:05 963 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 15:03:05,963  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

19-04-2016 15:03:05 963 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 15:03:05      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

19-04-2016 15:04:09 698 Recoleta 12 ABA312k Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 15:04:09,698  Recoleta       12 KV   Tr03 BA3             Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 15:04:09 698 Recoleta 12 ABA312k Int1 Status 0.00    19.04 15:04:09      Recoleta 12   Tr03 BA3  Estado del           open

19-04-2016 15:04:09 709 Recoleta 12 ABA312k Int1 Status 0.00    19.04 15:04:09      Recoleta 12   Tr03 BA3  Estado del           open

19-04-2016 15:13:59 0 Recoleta 110 Tr04 Desc1 CtrlInhi 0.00 ala M07P    19.04 15:13:59,000  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Desc. Motori.         Control In ON                  ala  M07P P

19-04-2016 15:13:59 0 Recoleta 110 Tr04 Desc1 CtrlInhi 1.00 ala M07P    19.04 15:13:59,000  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Desc. Motori.         Control In ON                  ala  M07P P

19-04-2016 15:13:59 0 Recoleta 110 Tr04 Desc1 CtrlInhi 1.00 ala M07P       19.04  15:13:59  TAG:     inop falla                                              ala   M07P PCS

19-04-2016 15:18:07 556 Recoleta 110 AL_Tr04 C_RELO AlarmSt 1.00 ala M07P    19.04 15:18:07,556  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Llave Local/Remoto               S/E               R ala  M07P P

19-04-2016 15:18:13 950 Recoleta 110 AL_Tr04 C_RELO AlarmSt 1.00    19.04 15:18:13,950  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Llave Local/Remoto               S/E

19-04-2016 15:18:13 950 Recoleta 110 AL_Tr04 C_RELO AlarmSt 1.00    19.04 15:18:13      Recoleta 110  Transform Llave Local/Remoto   S/E

19-04-2016 15:18:28 808 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoS1 1.00    19.04 15:18:28,808  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BP#4       Llave L/R  Interruptor           S/E

19-04-2016 15:18:28 808 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoS1 1.00    19.04 15:18:28      Recoleta 12   Trafo#4 a Llave L/R            close

19-04-2016 15:18:43 322 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 InfoS1 1.00    19.04 15:18:43,322  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BA         Llave L/R  Interruptor           S/E

19-04-2016 15:18:43 322 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 InfoS1 1.00    19.04 15:18:43      Recoleta 12   Trafo#4 a Llave L/R            close

19-04-2016 15:20:07 734 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoD 1.00    19.04 15:20:07      Recoleta 12   Trafo#4 a Posicion Carro Inter close

19-04-2016 15:20:18 440 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoD 0.00    19.04 15:20:18      Recoleta 12   Trafo#4 a Posicion Carro Inter open

19-04-2016 15:20:18 441 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoD 0.00    19.04 15:20:18,441  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BP#4       Posicion Carro Interr            Extraido

19-04-2016 15:20:18 441 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoD 0.00    19.04 15:20:18      Recoleta 12   Trafo#4 a Posicion Carro Inter open

19-04-2016 15:23:56 420 Recoleta 12 BResp Vlim L3LimV B 12.25 11.30 3 ala M07P    19.04 15:23:56,420  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I3 Voltaje          12.3 by   11.3Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 15:23:56 420 Recoleta 12 BResp Vlim L2LimV B 12.25 11.30 2 ala M07P    19.04 15:23:56,420  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I2 Voltaje          12.3 by   11.3Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 15:23:56 420 Recoleta 12 BResp Vlim L1LimV B 12.25 11.30 1 ala M07P    19.04 15:23:56,420  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I1 Voltaje          12.3 by   11.3Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 15:24:07 785 Recoleta 12 BA3 Ilim U2LimV B 285.00 470.00 26 ala M07P    19.04 15:24:07,785  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S2 Corriente       285.0 by  470.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 15:24:07 785 Recoleta 12 BA3 Ilim U1LimV B 285.00 460.00 25 ala M07P    19.04 15:24:07,785  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S1 Corriente       285.0 by  460.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 15:24:07 785 Recoleta 12 Tr03 Plim U1LimV B 32.64 48.00 25 ala M07P    19.04 15:24:07,785  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Activ   32.6 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 15:24:07 785 Recoleta 12 Tr03 Slim U1LimV B 33.42 48.00 25 ala M07P    19.04 15:24:07,785  Recoleta       12 KV   L/Trafo. #3          Lim S1 Potencia Apare   33.4 by   48.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 15:24:16 102 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 1,125.00 490.00 27 ala M07P    19.04 15:24:16,102  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente      1125.0 by  490.0Violado      R ala  M07P P



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 15:24:16 102 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 990.00 490.00 27 ala M07P    19.04 15:24:16,102  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente       990.0 by  490.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 15:24:16 102 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 285.00 490.00 27 ala M07P    19.04 15:24:16,102  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente       285.0 by  490.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 15:24:16 102 Recoleta 12 BA3 Ilim U3LimV B 300.00 490.00 27 ala M07P    19.04 15:24:16,102  Recoleta       12 KV   Barra Auxiliar #3    Lim S3 Corriente       300.0 by  490.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 15:26:02 816 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 InfoD 0.00    19.04 15:26:02,816  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BA         Posicion Carro Interr            Extraido

19-04-2016 15:26:02 816 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 InfoD 0.00    19.04 15:26:02      Recoleta 12   Trafo#4 a Posicion Carro Inter open

19-04-2016 15:26:14 718 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 15:26:14,718  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Normal

19-04-2016 15:27:12 659 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 15:27:12      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr open

19-04-2016 15:31:49 670 Recoleta 110 cTRF3Au AutoMan StatusEq 1.00 ala M07P    19.04 15:31:49,670  Recoleta       110 KV  Disp. Ctrl. TRF3     Esquema de Control               Automat. RC         ala  M07P P

19-04-2016 15:31:49 670 Recoleta 110 cTRF3Au AutoMan StatusEq 1.00    19.04 15:31:49      Recoleta 110  Disp. Ctr Esquema de           close

19-04-2016 15:35:49 242 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00 ala M07P    19.04 15:35:49,242  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma            R ala  M07P P

19-04-2016 15:36:11 874 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 15:36:11,874  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma

19-04-2016 15:36:11 874 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 15:36:11      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr close

19-04-2016 15:36:11 900 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 15:36:11,900  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Normal

19-04-2016 15:36:11 900 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 15:36:11      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr open

19-04-2016 15:36:11 934 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 15:36:11,934  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma

19-04-2016 15:36:11 934 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 15:36:11      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr close

19-04-2016 15:40:50 704 Recoleta 110 DstTr04 C_RELO AlarmSt 0.00    19.04 15:40:50,704  Recoleta       110 KV  Desc.Tierra Trafo.#4 Llave Local/Remoto               Local

19-04-2016 15:40:50 704 Recoleta 110 DstTr04 C_RELO AlarmSt 0.00    19.04 15:40:50      Recoleta 110  Desc.Tier Llave Local/Remoto   Local

19-04-2016 15:40:55 924 Recoleta 110 Tr04 Dest1 Status 0.00    19.04 15:40:55,924  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Estado de  Desc.Tierra           intransi

19-04-2016 15:40:55 924 Recoleta 110 Tr04 Dest1 MultiSt 0.00    19.04 15:40:55      Recoleta 110  Traf.#4 1 In Transit           open

19-04-2016 15:40:55 924 Recoleta 110 Tr04 Dest1 Status 0.00    19.04 15:40:55      Recoleta 110  Traf.#4 1 Estado de            open

19-04-2016 15:40:58 815 Recoleta 110 Tr04 Dest1 Status 1.00    19.04 15:40:58,815  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Estado de  Desc.Tierra           Cerrado

19-04-2016 15:40:58 815 Recoleta 110 Tr04 Dest1 MultiSt 1.00    19.04 15:40:58      Recoleta 110  Traf.#4 1 In Transit           intrans state ended

19-04-2016 15:40:58 815 Recoleta 110 Tr04 Dest1 Status 1.00    19.04 15:40:58      Recoleta 110  Traf.#4 1 Estado de            close

19-04-2016 15:41:10 928 Recoleta 110 DstTr04 C_RELO AlarmSt 1.00    19.04 15:41:10,928  Recoleta       110 KV  Desc.Tierra Trafo.#4 Llave Local/Remoto               Remoto

19-04-2016 15:41:10 928 Recoleta 110 DstTr04 C_RELO AlarmSt 1.00    19.04 15:41:10      Recoleta 110  Desc.Tier Llave Local/Remoto   Remoto

19-04-2016 15:41:33 346 Recoleta 110 DstTr04 C_RELO AlarmSt 1.00 ala M07P    19.04 15:41:33,346  Recoleta       110 KV  Desc.Tierra Trafo.#4 Llave Local/Remoto               Remoto            R ala  M07P P

19-04-2016 15:45:04 193 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00 ala M07P    19.04 15:45:04,193  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma            R ala  M07P P

19-04-2016 15:45:11 976 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 15:45:11,976  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Normal

19-04-2016 15:45:11 976 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 15:45:11      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr open

19-04-2016 15:45:21 98 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 15:45:21,098  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma

19-04-2016 15:45:21 98 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 15:45:21      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr close

19-04-2016 15:45:21 344 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 15:45:21,344  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Normal

19-04-2016 15:45:21 344 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 15:45:21      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr open

19-04-2016 15:45:21 482 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 15:45:21,482  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma

19-04-2016 15:45:21 482 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 15:45:21      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr close

19-04-2016 15:46:45 395 Recoleta 110 cTTAAN PLC StatusEq 1.00 ala M07P    19.04 15:46:45,395  Recoleta       110 KV  Transfer.Automatica  Estado del Transferencia AutomᴠConctda. RC         ala  M07P P
19-04-2016 15:46:45 395 Recoleta 110 cTTAAN PLC StatusEq 1.00    19.04 15:46:45      Recoleta 110  Transfer. Estado del PLC       close

19-04-2016 17:08:08 821 Recoleta 110 cCTBC1 TAP_SB UCtlMaAu 0.00 ala M07P    19.04 17:08:08,821  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #1 Auto/Manu  Cambiador de Tap      Manual   RC         ala  M07P P

19-04-2016 17:09:20 727 Recoleta 110 cTRF3Au AutoMan StatusEq 0.00 ala M07P    19.04 17:09:20,727  Recoleta       110 KV  Disp. Ctrl. TRF3     Esquema de Control               Manual   RC         ala  M07P P

19-04-2016 17:09:20 727 Recoleta 110 cTRF3Au AutoMan StatusEq 0.00    19.04 17:09:20      Recoleta 110  Disp. Ctr Esquema de           open

19-04-2016 17:21:23 758 Recoleta 110 cCTBC1 TAP_SB TapPos 0.00 ala M07P    19.04 17:21:23,758  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #1 Posiciambiador de            Bajar    RC         ala  M07P P
19-04-2016 17:21:28 745 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 0.00 ala M07P    19.04 17:21:28,745  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de            Bajar    RC         ala  M07P P
19-04-2016 17:21:32 528 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 0.00 ala M07P    19.04 17:21:32,528  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de            Bajar    RC         ala  M07P P
19-04-2016 17:21:39 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 0.00    19.04 17:21:39,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             00
19-04-2016 17:21:44 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 11.00    19.04 17:21:44,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             11
19-04-2016 17:21:47 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 13.00    19.04 17:21:47,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             13
19-04-2016 17:22:30 277 Recoleta 110 cCTBC1 C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 17:22:30,277  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #1 Subiendo TAP                     Alarma

19-04-2016 17:22:30 277 Recoleta 110 cCTBC1 C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 17:22:30      Recoleta 110  Tap Trans Subiendo TAP         close

19-04-2016 17:22:32 254 Recoleta 110 cCTBC1 C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 17:22:32,254  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #1 Subiendo TAP                     Normal

19-04-2016 17:22:32 254 Recoleta 110 cCTBC1 C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 17:22:32      Recoleta 110  Tap Trans Subiendo TAP         open

19-04-2016 17:22:33 900 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 17:22:33,900  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Alarma

19-04-2016 17:22:33 900 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 17:22:33      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          close

19-04-2016 17:22:34 1 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 17:22:34,001  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Normal

19-04-2016 17:22:34 1 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 17:22:34      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          open

19-04-2016 17:22:39 677 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 17:22:39,677  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Alarma

19-04-2016 17:22:39 677 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 17:22:39      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          close

19-04-2016 17:22:49 652 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 17:22:49,652  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Normal

19-04-2016 17:22:49 652 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 17:22:49      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          open

19-04-2016 17:30:59 744 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:30:59,744  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:31:07 800 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:31:07,800  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:31:27 810 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:31:27,810  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:31:31 811 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:31:31,811  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:31:33 627 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 17:31:33,627  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 17:31:33 627 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 17:31:33,627  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 17:31:33 627 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 17:31:33,627  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 17:31:36 265 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:31:36,265  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:31:38 232 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 17:31:38,232  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 17:31:38 232 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 17:31:38,232  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 17:31:47 956 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:31:47,956  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:31:55 910 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:31:55,910  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:32:08 0 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:32:08,000  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:32:23 686 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:32:23,686  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:32:28 169 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:32:28,169  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:32:31 765 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:32:31,765  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:32:43 826 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:32:43,826  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 17:32:47 828 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:32:47,828  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:32:55 951 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:32:55,951  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:33:11 889 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:33:11,889  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:33:15 873 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:33:15,873  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:33:23 188 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 17:33:23,188  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 17:33:23 188 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 17:33:23,188  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 17:33:23 188 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 17:33:23,188  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 17:33:23 188 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 17:33:23,188  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 17:33:23 188 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 17:33:23,188  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 17:33:23 188 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 17:33:23,188  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 17:33:23 188 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 17:33:23,188  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 17:33:23 188 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 17:33:23,188  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 17:33:23 188 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 17:33:23,188  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 17:33:23 188 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 17:33:23,188  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 17:33:36 54 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:33:36,054  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:33:47 907 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:33:47,907  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:33:52 240 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:33:52,240  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:33:55 996 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:33:55,996  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:34:15 938 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:34:15,938  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:34:20 669 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 jsb M05P    19.04 17:34:20,669  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R jsb  M05P P

19-04-2016 17:34:20 669 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 jsb M05P    19.04 17:34:20,669  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R jsb  M05P P

19-04-2016 17:34:20 669 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 jsb M05P    19.04 17:34:20,669  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R jsb  M05P P

19-04-2016 17:34:20 669 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 jsb M05P    19.04 17:34:20,669  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R jsb  M05P P

19-04-2016 17:34:20 669 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 jsb M05P    19.04 17:34:20,669  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R jsb  M05P P

19-04-2016 17:34:23 962 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:34:23,962  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:34:27 964 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:34:27,964  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:34:36 846 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 jsb M05P    19.04 17:34:36,846  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R jsb  M05P P

19-04-2016 17:34:36 846 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 jsb M05P    19.04 17:34:36,846  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R jsb  M05P P

19-04-2016 17:34:52 11 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:34:52,011  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:34:55 859 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:34:55,859  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:35:04 416 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:35:04,416  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:35:11 950 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:35:11,950  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:35:16 106 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:35:16,106  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:35:44 21 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:35:44,021  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:36:03 944 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.81 70.00 25    19.04 17:36:03,944  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   69.8 by   70.0Normal

19-04-2016 17:36:15 883 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:36:15,883  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:36:24 70 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:36:24,070  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:36:31 917 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 17:36:31,917  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 17:36:35 920 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 17:36:35,920  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 17:38:04 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 17:38:04,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 17:38:04 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 17:38:04,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 17:38:04 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 17:38:04,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 17:38:04 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 17:38:04,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 17:38:04 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 17:38:04,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 17:38:04 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 17:38:04,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 17:38:04 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 17:38:04,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 17:38:04 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 17:38:04,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 17:38:04 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.81 70.00 25 spg M03P    19.04 17:38:04,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   69.8 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 17:38:04 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 17:38:04,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 17:46:12 890 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 0.00 ala M07P    19.04 17:46:12,890  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de            Bajar    RC         ala  M07P P
19-04-2016 17:46:23 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 10.00    19.04 17:46:23,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             10
19-04-2016 17:47:18 16 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 17:47:18,016  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Alarma

19-04-2016 17:47:18 16 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 17:47:18      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          close

19-04-2016 17:47:18 117 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 17:47:18,117  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Normal

19-04-2016 17:47:18 117 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 17:47:18      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          open

19-04-2016 18:28:58 289 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 1.00 ala M07P    19.04 18:28:58,289  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Valvula Alivio Presio            Alarma            R ala  M07P P

19-04-2016 18:29:35 825 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 1.00    19.04 18:29:35,825  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Valvula Alivio Presio            Alarma

19-04-2016 18:29:35 825 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 1.00    19.04 18:29:35      Recoleta 110  Transform Valvula Alivio Presi close

19-04-2016 18:30:48 486 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 0.00    19.04 18:30:48,486  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Valvula Alivio Presio            Normal

19-04-2016 18:30:48 486 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 0.00    19.04 18:30:48      Recoleta 110  Transform Valvula Alivio Presi open

19-04-2016 18:30:49 634 Recoleta 110 cCTBC1 TAP_SB TapPos 0.00 ala M07P    19.04 18:30:49,634  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #1 Posiciambiador de            Bajar    RC         ala  M07P P
19-04-2016 18:31:56 5 Recoleta 110 cCTBC1 C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 18:31:56,005  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #1 Subiendo TAP                     Alarma

19-04-2016 18:31:56 5 Recoleta 110 cCTBC1 C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 18:31:56      Recoleta 110  Tap Trans Subiendo TAP         close

19-04-2016 18:31:57 995 Recoleta 110 cCTBC1 C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 18:31:57,995  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #1 Subiendo TAP                     Normal

19-04-2016 18:31:57 995 Recoleta 110 cCTBC1 C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 18:31:57      Recoleta 110  Tap Trans Subiendo TAP         open

19-04-2016 18:32:03 289 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 1.00    19.04 18:32:03,289  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Valvula Alivio Presio            Alarma

19-04-2016 18:32:03 289 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 1.00    19.04 18:32:03      Recoleta 110  Transform Valvula Alivio Presi close

19-04-2016 18:32:06 111 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 0.00    19.04 18:32:06,111  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Valvula Alivio Presio            Normal

19-04-2016 18:32:06 111 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 0.00    19.04 18:32:06      Recoleta 110  Transform Valvula Alivio Presi open

19-04-2016 18:32:06 227 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 1.00    19.04 18:32:06,227  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Valvula Alivio Presio            Alarma

19-04-2016 18:32:06 227 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 1.00    19.04 18:32:06      Recoleta 110  Transform Valvula Alivio Presi close

19-04-2016 18:32:06 688 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 0.00    19.04 18:32:06,688  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Valvula Alivio Presio            Normal

19-04-2016 18:32:06 688 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 0.00    19.04 18:32:06      Recoleta 110  Transform Valvula Alivio Presi open

19-04-2016 18:32:09 904 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 1.00    19.04 18:32:09      Recoleta 110  Transform Valvula Alivio Presi close

19-04-2016 18:32:09 904 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 1.00    19.04 18:32:09,904  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Valvula Alivio Presio            Alarma

19-04-2016 18:32:09 904 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP Chatter 1.00    19.04 18:32:09,904  Recoleta       110 KV  Transformador #4     ********************* Zapateo Re Suprimd.



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 18:32:09 904 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP Chatter 0.00    19.04 18:32:09,904  Recoleta       110 KV  Transformador #4     ********************* Zapateo Re No Actv.

19-04-2016 18:32:09 904 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 1.00    19.04 18:32:09      Recoleta 110  Transform Valvula Alivio Presi close

19-04-2016 18:32:36 220 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:32:36,220  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:32:40 171 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:32:40,171  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:32:41 180 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 0.00    19.04 18:32:41,180  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Valvula Alivio Presio            Normal

19-04-2016 18:32:41 180 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VAP AlarmSt 0.00    19.04 18:32:41      Recoleta 110  Transform Valvula Alivio Presi open

19-04-2016 18:33:20 104 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:33:20,104  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:33:24 310 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.81 70.00 25    19.04 18:33:24,310  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   69.8 by   70.0Normal

19-04-2016 18:33:53 167 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:33:53,167  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:33:53 167 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:33:53,167  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:33:53 167 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.81 70.00 25 ala M07P    19.04 18:33:53,167  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   69.8 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:33:53 167 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:33:53,167  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:34:48 205 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:34:48,205  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:34:52 347 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:34:52,347  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:35:36 179 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:35:36,179  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:35:40 181 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:35:40,181  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:36:08 269 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:36:08,269  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:36:08 269 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:36:08,269  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:36:08 269 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:36:08,269  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:36:08 269 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:36:08,269  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:36:20 167 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:36:20,167  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:36:28 171 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:36:28,171  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:36:40 263 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:36:40,263  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:36:52 269 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:36:52,269  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:36:56 170 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:36:56,170  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:37:00 223 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:37:00,223  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:37:04 237 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:37:04,237  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:37:04 237 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:37:04,237  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:37:04 237 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:37:04,237  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:37:04 237 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:37:04,237  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:37:04 237 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:37:04,237  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:37:04 237 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:37:04,237  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:37:32 379 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:37:32,379  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:37:36 572 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:37:36,572  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:37:42 594 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:37:42,594  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:37:42 594 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:37:42,594  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:37:56 634 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:37:56,634  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:38:00 185 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:38:00,185  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:38:08 516 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:38:08,516  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:38:08 516 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:38:08,516  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:38:20 171 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:38:20,171  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:38:28 459 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:38:28,459  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:38:36 165 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:38:36,165  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:38:48 223 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:38:48,223  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:38:52 206 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:38:52,206  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:38:56 208 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:38:56,208  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:39:08 196 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:39:08,196  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:39:12 339 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:39:12,339  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:39:28 139 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:39:28,139  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:39:38 926 Recoleta 110 AL_Tr04 C_RMXF AlarmFl 0.00    19.04 18:39:38,926  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Rele Maestro Transfor            Normal

19-04-2016 18:39:38 926 Recoleta 110 AL_Tr04 C_RMXF AlarmFl 0.00    19.04 18:39:38      Recoleta 110  Transform Rele Maestro Transfo open

19-04-2016 18:39:48 302 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:39:48,302  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:40:04 297 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:40:04,297  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:40:12 612 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:40:12,612  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:40:28 118 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:40:28,118  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:40:32 222 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:40:32,222  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:40:36 173 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:40:36,173  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:40:48 77 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:40:48,077  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:40:52 234 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:40:52,234  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:40:56 376 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:40:56,376  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:41:04 780 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:41:04,780  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:41:16 349 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:41:16,349  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:41:28 304 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:41:28,304  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:41:36 444 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:41:36,444  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:41:44 107 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:41:44,107  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:41:48 160 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:41:48,160  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:41:52 162 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:41:52,162  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:42:04 205 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:42:04,205  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:42:28 175 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:42:28,175  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:42:32 153 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:42:32,153  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:42:40 180 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:42:40,180  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:42:44 130 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:42:44,130  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:42:48 636 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:42:48,636  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:42:52 181 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:42:52,181  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:43:00 237 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:43:00,237  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:43:04 239 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:43:04,239  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 18:43:08 589 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:43:08,589  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:43:40 589 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:43:40,589  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:43:48 243 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:43:48,243  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:43:52 144 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:43:52,144  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:43:57 753 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:43:57,753  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:43:57 753 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:43:57,753  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:43:57 753 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:43:57,753  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:43:57 753 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:43:57,753  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:43:57 753 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:43:57,753  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:43:57 753 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:43:57,753  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:43:57 753 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:43:57,753  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:43:57 753 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:43:57,753  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:43:57 753 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:43:57,753  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:43:57 753 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:43:57,753  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:44:00 703 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:44:00,703  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:44:04 252 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:44:04,252  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:44:20 57 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:44:20,057  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:44:24 200 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:44:24,200  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:44:28 253 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:44:28,253  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:44:28 775 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:44:28,775  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:44:28 775 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:44:28,775  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:44:28 775 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:44:28,775  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:44:28 775 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:44:28,775  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:44:53 49 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 18:44:53,049  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 18:45:04 284 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:45:04,284  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:45:08 286 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:45:08,286  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:45:20 190 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:45:20,190  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:45:24 490 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:45:24,490  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:45:28 245 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:45:28,245  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:45:32 94 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:45:32,094  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:45:44 203 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:45:44,203  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:45:48 205 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:45:48,205  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:46:00 212 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:46:00,212  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:46:08 266 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:46:08,266  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:46:20 170 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:46:20,170  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:46:28 226 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:46:28,226  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:46:32 227 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:46:32,227  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:46:40 130 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:46:40,130  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:46:48 286 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:46:48,286  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:46:51 726 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:46:51,726  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:46:51 726 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:46:51,726  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:46:51 726 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:46:51,726  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:46:51 726 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:46:51,726  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:46:51 726 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:46:51,726  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:46:51 726 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:46:51,726  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:46:51 726 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:46:51,726  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:46:51 726 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:46:51,726  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:46:51 726 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:46:51,726  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:46:56 277 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:46:56,277  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:47:00 53 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:47:00,053  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:47:24 205 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:47:24,205  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:47:36 296 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:47:36,296  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:47:46 387 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:47:46,387  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:47:46 387 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:47:46,387  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:47:48 283 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:47:48,283  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:47:56 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:47:56,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:48:04 342 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:48:04,342  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:48:08 190 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:48:08,190  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:48:16 296 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:48:16,296  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:48:24 198 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:48:24,198  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:48:48 282 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:48:48,282  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:49:00 250 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:49:00,250  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:49:04 202 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:49:04,202  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:49:08 204 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:49:08,204  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:49:20 126 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:49:20,126  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:49:20 126 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:49:20,126  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:49:20 126 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:49:20,126  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:49:20 126 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:49:20,126  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:49:20 126 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:49:20,126  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:49:20 126 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:49:20,126  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:49:20 126 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:49:20,126  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:49:20 126 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:49:20,126  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:49:20 126 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:49:20,126  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:49:20 126 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:49:20,126  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:50:00 145 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:50:00,145  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:50:04 198 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:50:04,198  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 18:50:31 976 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:50:31,976  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:50:31 976 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:50:31,976  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:51:44 247 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:51:44,247  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:51:52 250 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:51:52,250  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:52:04 823 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:52:04,823  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:52:04 823 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:52:04,823  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:52:44 230 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:52:44,230  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:52:52 319 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:52:52,319  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:53:26 935 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 18:53:26,935  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 18:53:26 935 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 18:53:26,935  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 18:54:06 271 Recoleta 110 DstTr04 C_RELO AlarmSt 1.00 ala M07P    19.04 18:54:06,271  Recoleta       110 KV  Desc.Tierra Trafo.#4 Llave Local/Remoto               Remoto            R ala  M07P P

19-04-2016 18:54:45 198 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:54:45,198  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:54:47 606 Recoleta 110 DstTr04 C_RELO AlarmSt 0.00    19.04 18:54:47,606  Recoleta       110 KV  Desc.Tierra Trafo.#4 Llave Local/Remoto               Local

19-04-2016 18:54:47 606 Recoleta 110 DstTr04 C_RELO AlarmSt 0.00    19.04 18:54:47      Recoleta 110  Desc.Tier Llave Local/Remoto   Local

19-04-2016 18:54:50 650 Recoleta 110 Tr04 Dest1 Status 0.00    19.04 18:54:50,650  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Estado de  Desc.Tierra           intransi

19-04-2016 18:54:50 650 Recoleta 110 Tr04 Dest1 MultiSt 0.00    19.04 18:54:50      Recoleta 110  Traf.#4 1 In Transit           open

19-04-2016 18:54:50 650 Recoleta 110 Tr04 Dest1 Status 0.00    19.04 18:54:50      Recoleta 110  Traf.#4 1 Estado de            open

19-04-2016 18:54:52 208 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:54:52,208  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:54:53 375 Recoleta 110 Tr04 Dest1 Status 0.00    19.04 18:54:53,375  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Estado de  Desc.Tierra           Abierto

19-04-2016 18:54:53 375 Recoleta 110 Tr04 Dest1 MultiSt 0.00    19.04 18:54:53      Recoleta 110  Traf.#4 1 In Transit           intrans state ended

19-04-2016 18:54:53 375 Recoleta 110 Tr04 Dest1 Status 0.00    19.04 18:54:53      Recoleta 110  Traf.#4 1 Estado de            open

19-04-2016 18:54:55 693 Recoleta 110 DstTr04 C_RELO AlarmSt 1.00    19.04 18:54:55,693  Recoleta       110 KV  Desc.Tierra Trafo.#4 Llave Local/Remoto               Remoto

19-04-2016 18:54:55 693 Recoleta 110 DstTr04 C_RELO AlarmSt 1.00    19.04 18:54:55      Recoleta 110  Desc.Tier Llave Local/Remoto   Remoto

19-04-2016 18:55:00 160 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:55:00,160  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:55:00 383 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00 spg M03P    19.04 18:55:00,383  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma            R spg  M03P P

19-04-2016 18:55:04 213 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:55:04,213  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:55:06 721 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 agarrido M06P    19.04 18:55:06,721  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 18:55:06 721 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 agarrido M06P    19.04 18:55:06,721  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 18:55:06 721 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 agarrido M06P    19.04 18:55:06,721  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 18:55:06 721 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 agarrido M06P    19.04 18:55:06,721  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 18:55:44 232 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 1.00    19.04 18:55:44,232  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Acei            Alarma

19-04-2016 18:55:44 232 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 1.00    19.04 18:55:44      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Ace close

19-04-2016 18:55:44 306 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:44,306  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 2 Ventiladores             Alarma

19-04-2016 18:55:44 306 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:44,306  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 1 Ventiladores             Alarma

19-04-2016 18:55:44 306 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:44      Recoleta 110  Transform Grupo 2 Ventiladores close

19-04-2016 18:55:44 306 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:44      Recoleta 110  Transform Grupo 1 Ventiladores close

19-04-2016 18:55:44 316 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:44,316  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Ope. Termomag. G2 Ven            Alarma

19-04-2016 18:55:44 316 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:44      Recoleta 110  Transform Ope. Termomag. G2 Ve close

19-04-2016 18:55:45 227 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 0.00    19.04 18:55:45,227  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Acei            Normal

19-04-2016 18:55:45 227 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 0.00    19.04 18:55:45      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Ace open

19-04-2016 18:55:46 233 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 1.00    19.04 18:55:46,233  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Acei            Alarma

19-04-2016 18:55:46 233 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 1.00    19.04 18:55:46      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Ace close

19-04-2016 18:55:47 251 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:47,251  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 1 Ventiladores             Normal

19-04-2016 18:55:47 251 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:47      Recoleta 110  Transform Grupo 1 Ventiladores open

19-04-2016 18:55:48 271 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:48,271  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 2 Ventiladores             Normal

19-04-2016 18:55:48 271 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:48      Recoleta 110  Transform Grupo 2 Ventiladores open

19-04-2016 18:55:48 273 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:48,273  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Ope. Termomag. G2 Ven            Normal

19-04-2016 18:55:48 273 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:48      Recoleta 110  Transform Ope. Termomag. G2 Ve open

19-04-2016 18:55:48 309 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:48,309  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 1 Ventiladores             Alarma

19-04-2016 18:55:48 309 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:48      Recoleta 110  Transform Grupo 1 Ventiladores close

19-04-2016 18:55:48 566 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:55:48,566  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:55:49 229 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 18:55:49,229  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Normal

19-04-2016 18:55:49 229 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 18:55:49      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr open

19-04-2016 18:55:49 309 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:49,309  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 2 Ventiladores             Alarma

19-04-2016 18:55:49 309 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:49      Recoleta 110  Transform Grupo 2 Ventiladores close

19-04-2016 18:55:49 321 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:49,321  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Ope. Termomag. G2 Ven            Alarma

19-04-2016 18:55:49 321 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 1.00    19.04 18:55:49      Recoleta 110  Transform Ope. Termomag. G2 Ve close

19-04-2016 18:55:50 250 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 18:55:50,250  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma

19-04-2016 18:55:50 250 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 18:55:50      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr close

19-04-2016 18:55:52 168 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:55:52,168  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:55:53 245 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 0.00    19.04 18:55:53,245  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Acei            Normal

19-04-2016 18:55:53 245 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 0.00    19.04 18:55:53      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Ace open

19-04-2016 18:55:53 269 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:53,269  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 2 Ventiladores             Normal

19-04-2016 18:55:53 269 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:53,269  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 1 Ventiladores             Normal

19-04-2016 18:55:53 269 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:53      Recoleta 110  Transform Grupo 2 Ventiladores open

19-04-2016 18:55:53 269 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:53      Recoleta 110  Transform Grupo 1 Ventiladores open

19-04-2016 18:55:53 271 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:53,271  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Ope. Termomag. G2 Ven            Normal

19-04-2016 18:55:53 271 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 0.00    19.04 18:55:53      Recoleta 110  Transform Ope. Termomag. G2 Ve open

19-04-2016 18:56:20 384 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:56:20,384  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:56:32 276 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:56:32,276  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:57:12 353 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:57:12,353  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:57:16 254 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:57:16,254  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:57:20 255 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:57:20,255  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:57:32 712 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:57:32,712  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:57:56 223 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:57:56,223  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:58:00 225 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:58:00,225  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 18:58:12 231 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:58:12,231  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:58:16 531 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:58:16,531  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:58:48 847 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 InfoD 0.00    19.04 18:58:48      Recoleta 12   Trafo#4 a Posicion Carro Inter open

19-04-2016 18:58:52 251 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:58:52,251  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:58:56 304 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:58:56,304  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:59:08 157 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:59:08,157  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:59:14 832 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:14,832  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:14 832 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:14,832  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:14 832 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:14,832  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:14 832 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:14,832  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:14 832 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:14,832  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:14 832 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:14,832  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:14 832 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:14,832  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:14 832 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:14,832  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:14 832 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:14,832  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:14 832 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:14,832  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:16 652 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:59:16,652  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:59:19 450 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 InfoD 1.00    19.04 18:59:19      Recoleta 12   Trafo#4 a Posicion Carro Inter close

19-04-2016 18:59:19 452 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 InfoD 1.00    19.04 18:59:19,452  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BA         Posicion Carro Interr            Adentro

19-04-2016 18:59:19 452 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 InfoD 1.00    19.04 18:59:19      Recoleta 12   Trafo#4 a Posicion Carro Inter close

19-04-2016 18:59:20 748 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:20,748  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:28 220 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 18:59:28,220  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 18:59:32 171 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 18:59:32,171  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 18:59:38 491 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:38,491  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 18:59:38 491 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 18:59:38,491  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 19:00:12 259 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:00:12,259  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:00:16 107 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:00:16,107  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:00:28 215 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:00:28,215  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:00:32 64 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:00:32,064  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:00:36 169 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:00:36,169  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:00:44 276 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:00:44,276  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:00:49 997 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:00:49,997  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 19:00:49 997 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:00:49,997  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 19:00:49 997 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:00:49,997  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 19:00:49 997 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:00:49,997  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 19:00:49 997 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:00:49,997  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 19:00:49 997 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:00:49,997  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 19:00:52 267 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:00:52,267  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:00:56 269 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:00:56,269  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:01:08 237 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:01:08,237  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:01:16 139 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:01:16,139  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:01:28 94 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:01:28,094  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:01:36 180 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:01:36,180  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:01:48 191 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:01:48,191  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:01:52 519 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:01:52,519  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:02:03 806 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 19:02:03,806  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Normal

19-04-2016 19:02:03 806 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 19:02:03      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr open

19-04-2016 19:02:04 286 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:02:04,286  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:02:04 842 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 19:02:04,842  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma

19-04-2016 19:02:04 842 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 19:02:04      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr close

19-04-2016 19:02:04 930 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 19:02:04,930  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Normal

19-04-2016 19:02:04 930 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 19:02:04      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr open

19-04-2016 19:02:16 199 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:02:16,199  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:02:24 236 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:02:24,236  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:02:32 333 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:02:32,333  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:02:36 210 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:02:36,210  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:02:44 489 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:02:44,489  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:02:52 144 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:02:52,144  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:03:04 40 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00 spg M03P    19.04 19:03:04,040  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma            R spg  M03P P

19-04-2016 19:03:04 600 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:03:04,600  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:03:12 153 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:03:12,153  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:03:15 76 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 19:03:15,076  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma

19-04-2016 19:03:15 76 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 19:03:15      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr close

19-04-2016 19:03:24 262 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:03:24,262  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:03:36 664 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:03:36,664  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:03:48 269 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:03:48,269  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:03:52 221 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:03:52,221  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:04:00 225 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:04:00,225  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:04:04 227 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:04:04,227  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:04:08 178 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:04:08,178  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:04:20 186 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:04:20,186  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:04:24 189 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:04:24,189  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:04:24 895 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoD 0.00    19.04 19:04:24      Recoleta 12   Trafo#4 a Posicion Carro Inter open

19-04-2016 19:04:28 590 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:04:28,590  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:04:30 543 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoD 1.00    19.04 19:04:30      Recoleta 12   Trafo#4 a Posicion Carro Inter close

19-04-2016 19:04:30 544 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoD 1.00    19.04 19:04:30,544  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BP#4       Posicion Carro Interr            Adentro



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 19:04:30 544 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoD 1.00    19.04 19:04:30      Recoleta 12   Trafo#4 a Posicion Carro Inter close

19-04-2016 19:04:40 248 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:04:40,248  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:04:46 1 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 19:04:46,001  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Normal

19-04-2016 19:04:46 1 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 19:04:46      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr open

19-04-2016 19:04:52 203 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:04:52,203  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:05:00 208 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:05:00,208  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:05:08 211 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:05:08,211  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:05:12 215 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:05:12,215  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:05:19 293 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00 ala M07P    19.04 19:05:19,293  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma            R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:21 33 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 19:05:21,033  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma

19-04-2016 19:05:21 33 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 19:05:21      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr close

19-04-2016 19:05:28 170 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:05:28,170  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:05:32 274 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:05:32,274  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:05:33 921 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:05:33,921  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:33 921 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:05:33,921  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:33 921 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:05:33,921  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:33 921 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:05:33,921  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:33 921 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:05:33,921  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:33 921 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:05:33,921  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:33 921 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:05:33,921  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:33 921 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:05:33,921  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:33 921 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:05:33,921  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:33 921 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:05:33,921  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:33 921 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:05:33,921  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:05:40 577 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:05:40,577  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:05:48 233 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:05:48,233  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:05:52 234 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:05:52,234  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:06:12 594 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:06:12,594  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:06:20 968 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:06:20,968  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:06:20 968 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:06:20,968  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:06:20 968 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:06:20,968  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:06:20 968 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:06:20,968  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:06:24 251 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:06:24,251  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:06:28 253 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:06:28,253  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:06:32 553 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:06:32,553  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:06:48 162 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:06:48,162  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:07:00 0 Recoleta 110 Tr04 Desc1 CtrlInhi 0.00 ala M07P    19.04 19:07:00,000  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Desc. Motori.         Control In OFF                 ala  M07P P

19-04-2016 19:07:00 0 Recoleta 110 Tr04 Desc1 CtrlInhi 0.00 ala M07P    19.04 19:07:00,000  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Desc. Motori.         Control In OFF                 ala  M07P P

19-04-2016 19:07:00 271 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:07:00,271  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:07:04 775 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:07:04,775  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:07:07 493 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 19:07:07,493  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Normal

19-04-2016 19:07:07 493 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 19:07:07      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr open

19-04-2016 19:07:07 523 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 19:07:07,523  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma

19-04-2016 19:07:07 523 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 19:07:07      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr close

19-04-2016 19:07:08 229 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 19:07:08,229  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Normal

19-04-2016 19:07:08 229 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 0.00    19.04 19:07:08      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr open

19-04-2016 19:07:24 683 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:07:24,683  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:07:28 182 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:07:28,182  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:07:38 715 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 19:07:38,715  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma

19-04-2016 19:07:38 715 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00    19.04 19:07:38      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Enr close

19-04-2016 19:07:40 88 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:07:40,088  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:07:48 520 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:07:48,520  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:08:00 618 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:08:00,618  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:08:04 354 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:08:04,354  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:08:44 213 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:08:44,213  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:08:47 352 Recoleta 110 AL_Tr4Ve C_AL73 AlarmSt 1.00    19.04 19:08:47,352  Recoleta       110 KV  Transf.#4 Ventilador Termomagnetico 125VCC            Alarma

19-04-2016 19:08:47 352 Recoleta 110 AL_Tr4Ve C_AL73 AlarmSt 1.00    19.04 19:08:47      Recoleta 110  Transf.#4 Termomagnetico 125VC close

19-04-2016 19:08:47 756 Recoleta 110 AL_Tr04 C_RELO AlarmSt 0.00    19.04 19:08:47,756  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Llave Local/Remoto               COS

19-04-2016 19:08:47 756 Recoleta 110 AL_Tr04 C_RELO AlarmSt 0.00    19.04 19:08:47      Recoleta 110  Transform Llave Local/Remoto   COS

19-04-2016 19:08:48 565 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:08:48,565  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:08:52 690 Recoleta 110 AL_Tr4Ve C_AL73 AlarmSt 0.00    19.04 19:08:52,690  Recoleta       110 KV  Transf.#4 Ventilador Termomagnetico 125VCC            Normal

19-04-2016 19:08:52 690 Recoleta 110 AL_Tr4Ve C_AL73 AlarmSt 0.00    19.04 19:08:52      Recoleta 110  Transf.#4 Termomagnetico 125VC open

19-04-2016 19:08:55 304 Recoleta 110 AL_Tr04 C_TMMT AlarmSt 1.00    19.04 19:08:55,304  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Termomag. 125 V Monit            Alarma

19-04-2016 19:08:55 304 Recoleta 110 AL_Tr04 C_TMMT AlarmSt 1.00    19.04 19:08:55      Recoleta 110  Transform Termomag. 125 V Moni close

19-04-2016 19:08:55 390 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 1.00    19.04 19:08:55,390  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Acei            Alarma

19-04-2016 19:08:55 390 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 1.00    19.04 19:08:55      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Ace close

19-04-2016 19:08:55 464 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 1.00    19.04 19:08:55,464  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 2 Ventiladores             Alarma

19-04-2016 19:08:55 464 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 1.00    19.04 19:08:55,464  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 1 Ventiladores             Alarma

19-04-2016 19:08:55 464 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 1.00    19.04 19:08:55      Recoleta 110  Transform Grupo 2 Ventiladores close

19-04-2016 19:08:55 464 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 1.00    19.04 19:08:55      Recoleta 110  Transform Grupo 1 Ventiladores close

19-04-2016 19:08:55 474 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 1.00    19.04 19:08:55,474  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Ope. Termomag. G2 Ven            Alarma

19-04-2016 19:08:55 474 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 1.00    19.04 19:08:55      Recoleta 110  Transform Ope. Termomag. G2 Ve close

19-04-2016 19:08:56 219 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:08:56,219  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:08:57 597 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATEN AlarmSt 1.00 spg M03P    19.04 19:08:57,597  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Enro            Alarma            R spg  M03P P

19-04-2016 19:09:00 272 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:09:00,272  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:09:03 975 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoS1 0.00    19.04 19:09:03,975  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BP#4       Llave L/R  Interruptor           COS



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 19:09:03 975 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 InfoS1 0.00    19.04 19:09:03      Recoleta 12   Trafo#4 a Llave L/R            open

19-04-2016 19:09:10 356 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 InfoS1 0.00    19.04 19:09:10,356  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BA         Llave L/R  Interruptor           COS

19-04-2016 19:09:10 356 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 InfoS1 0.00    19.04 19:09:10      Recoleta 12   Trafo#4 a Llave L/R            open

19-04-2016 19:09:13 384 Recoleta 110 AL_Tr04 C_TMMT AlarmSt 0.00    19.04 19:09:13,384  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Termomag. 125 V Monit            Normal

19-04-2016 19:09:13 384 Recoleta 110 AL_Tr04 C_TMMT AlarmSt 0.00    19.04 19:09:13      Recoleta 110  Transform Termomag. 125 V Moni open

19-04-2016 19:09:13 394 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 0.00    19.04 19:09:13,394  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Alta Temperatura Acei            Normal

19-04-2016 19:09:13 394 Recoleta 110 AL_Tr04 C_ATAC AlarmSt 0.00    19.04 19:09:13      Recoleta 110  Transform Alta Temperatura Ace open

19-04-2016 19:09:13 416 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 0.00    19.04 19:09:13,416  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 2 Ventiladores             Normal

19-04-2016 19:09:13 416 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 0.00    19.04 19:09:13,416  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Grupo 1 Ventiladores             Normal

19-04-2016 19:09:13 416 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG2 AlarmSt 0.00    19.04 19:09:13      Recoleta 110  Transform Grupo 2 Ventiladores open

19-04-2016 19:09:13 416 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VG1 AlarmSt 0.00    19.04 19:09:13      Recoleta 110  Transform Grupo 1 Ventiladores open

19-04-2016 19:09:13 420 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 0.00    19.04 19:09:13,420  Recoleta       110 KV  Transformador #4     Ope. Termomag. G2 Ven            Normal

19-04-2016 19:09:13 420 Recoleta 110 AL_Tr04 C_VEG2 AlarmSt 0.00    19.04 19:09:13      Recoleta 110  Transform Ope. Termomag. G2 Ve open

19-04-2016 19:09:21 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 19:09:21,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 19:09:21 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 19:09:21,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 19:09:21 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 19:09:21,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 19:09:21 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 19:09:21,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 19:09:21 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 19:09:21,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 19:09:21 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 19:09:21,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 19:09:21 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 19:09:21,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 19:09:21 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 19:09:21,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 19:09:21 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 19:09:21,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 19:10:04 192 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:10:04,192  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:10:16 250 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:10:16,250  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:11:05 861 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:11:05,861  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:11:05 861 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:11:05,861  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:11:16 261 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:11:16,261  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:11:20 110 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:11:20,110  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:11:40 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:11:40,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:11:44 585 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:11:44,585  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:11:50 433 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 19:11:50,433  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BA         Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:11:50 433 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 Status 1.00    19.04 19:11:50      Recoleta 12   Trafo#4 a Estado del           close

19-04-2016 19:12:20 172 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:12:20,172  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:12:28 176 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:12:28,176  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:12:44 235 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:12:44,235  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:12:52 189 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:12:52,189  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:12:56 128 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:12:56,128  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:12:56 128 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:12:56,128  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:12:56 128 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:12:56,128  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:12:56 128 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:12:56,128  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:12:56 128 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:12:56,128  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:12:56 128 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:12:56,128  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:12:56 128 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:12:56,128  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:12:56 128 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:12:56,128  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:13:12 249 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:13:12,249  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:13:16 238 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:13:16,238  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:13:32 260 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:13:32,260  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:13:36 314 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:13:36,314  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:13:52 271 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:13:52,271  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:13:56 273 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:13:56,273  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:14:16 264 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:14:16,264  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:14:20 705 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:14:20,705  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:14:36 327 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:14:36,327  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:14:40 678 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:14:40,678  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:14:56 506 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:14:56,506  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:15:00 458 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:15:00,458  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:15:04 358 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:15:04,358  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:15:12 659 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:15:12,659  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:15:52 236 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:15:52,236  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:15:56 271 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:15:56,271  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:16:46 7 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:16:46,007  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 19:16:46 7 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:16:46,007  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 19:16:46 7 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:16:46,007  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 19:16:46 7 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:16:46,007  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 19:16:46 7 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:16:46,007  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R agar M06P P

19-04-2016 19:16:46 7 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 agarrido M06P    19.04 19:16:46,007  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R agar M06P P

19-04-2016 19:26:06 622 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 19:26:06,622  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BA         Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:26:06 622 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 Status 0.00    19.04 19:26:06      Recoleta 12   Trafo#4 a Estado del           open

19-04-2016 19:26:23 733 Recoleta 110 Tr04 Desc1 Status 0.00 ala M07P    19.04 19:26:23,733  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Estado del Desc. Motori.         intransi RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:26:23 733 Recoleta 110 Tr04 Desc1 MultiSt 0.00    19.04 19:26:23      Recoleta 110  Traf.#4 1 In Transit           open

19-04-2016 19:26:23 733 Recoleta 110 Tr04 Desc1 Status 0.00    19.04 19:26:23      Recoleta 110  Traf.#4 1 Estado del           open

19-04-2016 19:26:26 885 Recoleta 110 Tr04 Desc1 Status 1.00 ala M07P    19.04 19:26:26,885  Recoleta       110 KV  Traf.#4 110/12       Estado del Desc. Motori.         Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:26:26 885 Recoleta 110 Tr04 Desc1 MultiSt 1.00 ala M07P    19.04 19:26:26      Recoleta 110  Traf.#4 1 In Transit           intrans state ended

19-04-2016 19:26:26 885 Recoleta 110 Tr04 Desc1 Status 1.00    19.04 19:26:26      Recoleta 110  Traf.#4 1 Estado del           close

19-04-2016 19:27:27 122 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 19:27:27,122  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BP#4       Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:27:27 122 Recoleta 12 ABP4Tr4 Int1 Status 1.00    19.04 19:27:27      Recoleta 12   Trafo#4 a Estado del           close



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 19:27:27 153 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 19:27:27,153  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

19-04-2016 19:27:27 153 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 19:27:27      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

19-04-2016 19:27:27 173 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 19:27:27,173  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

19-04-2016 19:27:27 173 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 19:27:27      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

19-04-2016 19:27:57 977 Recoleta 12 ABP43 Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 19:27:57,977  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#3      Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:27:57 977 Recoleta 12 ABP43 Int1 Status 0.00    19.04 19:27:57      Recoleta 12   Acopl.BP# Estado del           open

19-04-2016 19:28:54 816 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 19:28:54,816  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BA         Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:28:54 816 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 Status 1.00    19.04 19:28:54      Recoleta 12   Trafo#4 a Estado del           close

19-04-2016 19:29:26 393 Recoleta 12 ABTBR Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 19:29:26,393  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:29:26 393 Recoleta 12 ABTBR Int1 Status 0.00    19.04 19:29:26      Recoleta 12   Acoplador Estado del           open

19-04-2016 19:29:26 417 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 19:29:26,417  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

19-04-2016 19:29:26 417 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 19:29:26      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

19-04-2016 19:29:26 438 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 19:29:26,438  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

19-04-2016 19:29:26 438 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 19:29:26      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

19-04-2016 19:31:03 308 Recoleta 12 CANT Desc1 Status 1.00 ala M07P    19.04 19:31:03,308  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Desc. L/BP #4         Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:31:03 308 Recoleta 12 CANT Desc1 Status 1.00    19.04 19:31:03      Recoleta 12   Alim. Las Estado del           close

19-04-2016 19:31:31 148 Recoleta 12 CANT Desc2 Status 0.00 ala M07P    19.04 19:31:31,148  Recoleta       12 KV   Alim. Las Canteras   Estado del Desc. L/BA            Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:31:31 148 Recoleta 12 CANT Desc2 Status 0.00    19.04 19:31:31      Recoleta 12   Alim. Las Estado del           open

19-04-2016 19:32:54 632 Recoleta 12 IntABP43 C_IRD AlarmSt 1.00    19.04 19:32:54,632  Recoleta       12 KV   Int.Acopl.BP#4-BP#3  Resorte Descargado               Alarma

19-04-2016 19:32:54 632 Recoleta 12 IntABP43 C_IRD AlarmSt 1.00    19.04 19:32:54      Recoleta 12   Int.Acopl Resorte Descargado   close

19-04-2016 19:32:54 635 Recoleta 12 ABP43 Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 19:32:54,635  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#3      Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:32:54 635 Recoleta 12 ABP43 Int1 Status 1.00    19.04 19:32:54      Recoleta 12   Acopl.BP# Estado del           close

19-04-2016 19:33:01 166 Recoleta 12 IntABP43 C_IRD AlarmSt 0.00    19.04 19:33:01,166  Recoleta       12 KV   Int.Acopl.BP#4-BP#3  Resorte Descargado               Normal

19-04-2016 19:33:01 166 Recoleta 12 IntABP43 C_IRD AlarmSt 0.00    19.04 19:33:01      Recoleta 12   Int.Acopl Resorte Descargado   open

19-04-2016 19:33:23 813 Recoleta 12 ALM19 Desc1 Status 1.00 ala M07P    19.04 19:33:23,813  Recoleta       12 KV   Alim. Aguirre-Luco   Estado del Desc. L/BP #3         Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:33:23 813 Recoleta 12 ALM19 Desc1 Status 1.00    19.04 19:33:23      Recoleta 12   Alim. Agu Estado del           close

19-04-2016 19:33:23 813 Recoleta 12 ALM19 Desc1 Status 0.00    19.04 19:33:23      Recoleta 12   Alim. Agu Estado del           open

19-04-2016 19:33:52 738 Recoleta 12 ALM19 Desc2 Status 0.00    19.04 19:33:52      Recoleta 12   Alim. Agu Estado del           open

19-04-2016 19:33:52 738 Recoleta 12 ALM19 Desc2 Status 0.00 ala M07P    19.04 19:33:52,738  Recoleta       12 KV   Alim. Aguirre-Luco   Estado del Desc. L/BA            Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:33:52 738 Recoleta 12 ALM19 Desc2 Status 0.00    19.04 19:33:52      Recoleta 12   Alim. Agu Estado del           open

19-04-2016 19:33:56 25 Recoleta 12 ABTBR Vlim L3LimV B 0.36 11.50 3    19.04 19:33:56,025  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I3 Voltaje           0.4 by   11.5Violado

19-04-2016 19:33:56 25 Recoleta 12 ABTBR Vlim L2LimV B 0.36 11.50 2    19.04 19:33:56,025  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I2 Voltaje           0.4 by   11.5Violado

19-04-2016 19:33:56 25 Recoleta 12 ABTBR Vlim L1LimV B 0.36 11.50 1    19.04 19:33:56,025  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I1 Voltaje           0.4 by   11.5Violado

19-04-2016 19:34:18 572 Recoleta 12 ABP43 Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 19:34:18,572  Recoleta       12 KV   Acopl.BP#4-BP#3      Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:34:18 572 Recoleta 12 ABP43 Int1 Status 0.00    19.04 19:34:18      Recoleta 12   Acopl.BP# Estado del           open

19-04-2016 19:34:55 539 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 19:34:55,539  Recoleta       12 KV   Trafo#4 a BA         Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:34:55 539 Recoleta 12 ABTTr4 Int1 Status 0.00    19.04 19:34:55      Recoleta 12   Trafo#4 a Estado del           open

19-04-2016 19:36:34 775 Recoleta 12 BResp Vlim L3LimV B 2.72 11.30 3    19.04 19:36:34,775  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I3 Voltaje           2.7 by   11.3Violado

19-04-2016 19:36:34 775 Recoleta 12 BResp Vlim L2LimV B 2.72 11.30 2    19.04 19:36:34,775  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I2 Voltaje           2.7 by   11.3Violado

19-04-2016 19:36:34 775 Recoleta 12 BResp Vlim L1LimV B 2.72 11.30 1    19.04 19:36:34,775  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I1 Voltaje           2.7 by   11.3Violado

19-04-2016 19:37:29 658 Recoleta 12 ABTBR Vlim L3LimV B 0.36 11.50 3 ala M07P    19.04 19:37:29,658  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I3 Voltaje           0.4 by   11.5Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:37:29 658 Recoleta 12 ABTBR Vlim L2LimV B 0.36 11.50 2 ala M07P    19.04 19:37:29,658  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I2 Voltaje           0.4 by   11.5Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:37:29 658 Recoleta 12 ABTBR Vlim L1LimV B 0.36 11.50 1 ala M07P    19.04 19:37:29,658  Recoleta       12 KV   Acoplador BT-BR      Lim I1 Voltaje           0.4 by   11.5Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:37:29 658 Recoleta 12 BResp Vlim L3LimV B 2.72 11.30 3 ala M07P    19.04 19:37:29,658  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I3 Voltaje           2.7 by   11.3Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:37:29 658 Recoleta 12 BResp Vlim L2LimV B 2.72 11.30 2 ala M07P    19.04 19:37:29,658  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I2 Voltaje           2.7 by   11.3Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:37:29 658 Recoleta 12 BResp Vlim L1LimV B 2.72 11.30 1 ala M07P    19.04 19:37:29,658  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I1 Voltaje           2.7 by   11.3Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:37:34 948 Recoleta 12 Tr2Respa Int1 Status 0.00 ala M07P    19.04 19:37:34,948  Recoleta       12 KV   B.Respaldo a Traf.#2 Estado del Interruptor           Abierto  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:37:34 948 Recoleta 12 Tr2Respa Int1 Status 0.00    19.04 19:37:34      Recoleta 12   B.Respald Estado del           open

19-04-2016 19:39:40 700 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:39:40,700  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:39:44 468 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:39:44,468  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:39:52 420 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:39:52,420  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:39:56 422 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:39:56,422  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:40:00 295 Recoleta 12 ABRBT Desc2 Status 1.00    19.04 19:40:00,295  Recoleta       12 KV   Acoplador BR-BT      Estado del Desc.L/Barra Respaldo dist

19-04-2016 19:40:00 295 Recoleta 12 ABRBT Desc2 Status 1.00    19.04 19:40:00      Recoleta 12   Acoplador Estado del           dist

19-04-2016 19:40:00 476 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:40:00,476  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:40:00 645 Recoleta 12 ABRBT Desc2 Status 0.00    19.04 19:40:00,645  Recoleta       12 KV   Acoplador BR-BT      Estado del Desc.L/Barra Respaldo Abierto

19-04-2016 19:40:00 645 Recoleta 12 ABRBT Desc2 Status 0.00    19.04 19:40:00      Recoleta 12   Acoplador Estado del           open

19-04-2016 19:40:02 702 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:40:02,702  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:40:02 702 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:40:02,702  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:40:02 702 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:40:02,702  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:40:02 702 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:40:02,702  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:40:02 702 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:40:02,702  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:40:08 479 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:40:08,479  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:40:12 626 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:40:12,626  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:40:12 710 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 1.00 ala M07P    19.04 19:40:12,710  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de            Subir    RC         ala  M07P P
19-04-2016 19:40:16 690 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:40:16,690  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:40:28 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 11.00    19.04 19:40:28,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             11
19-04-2016 19:40:33 65 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 19:40:33,065  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 19:40:33 65 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 19:40:33,065  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 19:40:33 65 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 19:40:33,065  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 19:40:34 877 Recoleta 12 ABResB1 Desc1 Status 0.00    19.04 19:40:34,877  Recoleta       12 KV   Acopl.B.Resp-BP#1    Estado del Desconectador         dist

19-04-2016 19:40:34 877 Recoleta 12 ABResB1 Desc1 Status 0.00    19.04 19:40:34      Recoleta 12   Acopl.B.R Estado del           dist

19-04-2016 19:40:35 221 Recoleta 12 ABResB1 Desc1 Status 1.00    19.04 19:40:35,221  Recoleta       12 KV   Acopl.B.Resp-BP#1    Estado del Desconectador         Cerrado

19-04-2016 19:40:35 221 Recoleta 12 ABResB1 Desc1 Status 1.00    19.04 19:40:35      Recoleta 12   Acopl.B.R Estado del           close

19-04-2016 19:41:00 563 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:41:00,563  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:41:05 949 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:41:05,949  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 19:41:17 720 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 19:41:17,720  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Alarma

19-04-2016 19:41:17 720 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 19:41:17      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         close

19-04-2016 19:41:17 822 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 19:41:17,822  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Normal

19-04-2016 19:41:17 822 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 19:41:17      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         open

19-04-2016 19:42:00 518 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:42:00,518  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:42:08 430 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:42:08,430  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:42:13 254 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:42:13,254  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:42:13 254 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:42:13,254  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:42:25 246 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:42:25,246  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:42:32 586 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:42:32,586  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:42:56 446 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:42:56,446  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:43:08 751 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:43:08,751  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:43:09 101 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 19:43:09,101  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 19:43:09 101 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 spg M03P    19.04 19:43:09,101  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R spg  M03P P

19-04-2016 19:43:09 101 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 19:43:09,101  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 19:43:15 241 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 spg M03P    19.04 19:43:15,241  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R spg  M03P P

19-04-2016 19:43:32 414 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:43:32,414  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:43:40 368 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:43:40,368  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:43:48 524 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:43:48,524  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:43:56 334 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:43:56,334  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:44:08 488 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:44:08,488  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:44:12 401 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:44:12,401  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:44:20 858 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:44:20,858  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:44:32 393 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:44:32,393  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:44:42 500 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:44:42,500  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:44:42 500 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:44:42,500  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:44:42 500 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:44:42,500  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:44:42 500 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:44:42,500  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:44:42 500 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:44:42,500  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:44:42 500 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:44:42,500  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:44:42 500 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:44:42,500  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:44:42 500 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:44:42,500  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:44:52 717 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:44:52,717  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:44:56 524 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:44:56,524  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:45:08 325 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:45:08,325  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:45:16 380 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:45:16,380  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:45:28 488 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:45:28,488  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:45:32 540 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:45:32,540  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:45:49 299 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:45:49,299  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:45:49 299 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:45:49,299  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:45:49 299 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:45:49,299  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:45:49 299 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:45:49,299  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:45:49 299 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:45:49,299  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:45:49 299 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:45:49,299  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:46:04 783 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:46:04,783  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:46:12 387 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:46:12,387  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:46:24 466 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:46:24,466  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:46:28 366 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:46:28,366  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:47:12 560 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:47:12,560  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:47:24 515 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:47:24,515  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:47:28 764 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:47:28,764  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:47:32 609 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:47:32,609  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:47:40 301 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:47:40,301  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:47:40 301 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:47:40,301  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:47:40 301 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:47:40,301  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:47:40 301 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:47:40,301  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:47:40 301 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:47:40,301  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:47:40 301 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:47:40,301  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:47:40 301 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:47:40,301  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:47:40 301 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:47:40,301  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:47:48 774 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:47:48,774  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:47:52 478 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:47:52,478  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:48:04 433 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:48:04,433  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:48:08 587 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:48:08,587  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:48:16 490 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:48:16,490  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:48:24 345 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:48:24,345  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:48:28 457 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:48:28,457  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:48:40 824 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:48:40,824  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:48:50 690 Recoleta 12 BResp Vlim L3LimV B 11.94 11.30 3    19.04 19:48:50,690  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I3 Voltaje          11.9 by   11.3Normal

19-04-2016 19:48:50 690 Recoleta 12 BResp Vlim L2LimV B 11.94 11.30 2    19.04 19:48:50,690  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I2 Voltaje          11.9 by   11.3Normal

19-04-2016 19:48:50 690 Recoleta 12 BResp Vlim L1LimV B 11.94 11.30 1    19.04 19:48:50,690  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I1 Voltaje          11.9 by   11.3Normal

19-04-2016 19:49:47 35 Recoleta 12 Tr2Respa Int1 Status 1.00 ala M07P    19.04 19:49:47,035  Recoleta       12 KV   B.Respaldo a Traf.#2 Estado del Interruptor           Cerrado  RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:49:47 35 Recoleta 12 Tr2Respa Int1 Status 1.00    19.04 19:49:47      Recoleta 12   B.Respald Estado del           close

19-04-2016 19:50:12 416 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:50:12,416  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:50:20 434 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:50:20,434  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:50:32 440 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:50:32,440  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 19:50:40 450 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:50:40,450  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:50:44 452 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:50:44,452  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:50:48 599 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:50:48,599  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:50:52 600 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:50:52,600  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:51:00 447 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:51:00,447  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:51:32 397 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25    19.04 19:51:32,397  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado

19-04-2016 19:51:40 440 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25    19.04 19:51:40,440  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal

19-04-2016 19:52:03 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:52:03,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:03 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:52:03,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:03 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:52:03,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:03 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:52:03,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:03 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:52:03,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:03 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:52:03,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:03 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:52:03,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:03 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:52:03,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:03 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 70.16 70.00 25 ala M07P    19.04 19:52:03,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.2 by   70.0Violado      R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:03 912 Recoleta 110 cTr03 TEnlim U1LimV B 69.99 70.00 25 ala M07P    19.04 19:52:03,912  Recoleta       110 KV  Transf. #3 110/12 KV Lim S1 Temp. Enrrolla   70.0 by   70.0Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:06 178 Recoleta 12 BResp Vlim L3LimV B 11.94 11.30 3 ala M07P    19.04 19:52:06,178  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I3 Voltaje          11.9 by   11.3Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:06 178 Recoleta 12 BResp Vlim L2LimV B 11.94 11.30 2 ala M07P    19.04 19:52:06,178  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I2 Voltaje          11.9 by   11.3Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:06 178 Recoleta 12 BResp Vlim L1LimV B 11.94 11.30 1 ala M07P    19.04 19:52:06,178  Recoleta       12 KV   Barra #2 Respaldo    Lim I1 Voltaje          11.9 by   11.3Normal       R ala  M07P P

19-04-2016 19:52:14 6 Recoleta No_Volt AL_AIFA AISL StatusEq 1.00 ala M07P    19.04 19:52:14,006  Recoleta       No_Volt Aislacion de Falla   Aislacion  ********************* Conctda. RC         ala  M07P P

19-04-2016 19:52:14 6 Recoleta No_Volt AL_AIFA AISL StatusEq 1.00    19.04 19:52:14      Recoleta No_V Aislacion Aislacion de Falla   Conctda.

19-04-2016 20:40:48 724 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 0.00 jcm1 M07P    19.04 20:40:48,724  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de            Bajar    RC         jcm1 M07P P
19-04-2016 20:40:53 854 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 0.00 jcm1 M07P    19.04 20:40:53,854  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de            Bajar    RC         jcm1 M07P P
19-04-2016 20:41:01 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 10.00    19.04 20:41:01,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             10
19-04-2016 20:41:04 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 0.00    19.04 20:41:04,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             00
19-04-2016 20:41:08 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 12.00    19.04 20:41:08,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             12
19-04-2016 20:41:53 722 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 20:41:53,722  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Alarma

19-04-2016 20:41:53 722 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 20:41:53      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          close

19-04-2016 20:41:53 835 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 20:41:53,835  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Normal

19-04-2016 20:41:53 835 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 20:41:53      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          open

19-04-2016 20:42:00 315 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 20:42:00,315  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Alarma

19-04-2016 20:42:00 315 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 20:42:00      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          close

19-04-2016 20:42:10 241 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 20:42:10,241  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Normal

19-04-2016 20:42:10 241 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 20:42:10      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          open

19-04-2016 22:22:55 145 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 0.00 jcm1 M07P    19.04 22:22:55,145  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de            Bajar    RC         jcm1 M07P P
19-04-2016 22:22:59 538 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 0.00 jcm1 M07P    19.04 22:22:59,538  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de            Bajar    RC         jcm1 M07P P
19-04-2016 22:23:08 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 11.00    19.04 22:23:08,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             11
19-04-2016 22:23:09 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 9.00    19.04 22:23:09,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             09
19-04-2016 22:24:00 615 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 22:24:00,615  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Alarma

19-04-2016 22:24:00 615 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 22:24:00      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          close

19-04-2016 22:24:00 717 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 22:24:00,717  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Normal

19-04-2016 22:24:00 717 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 22:24:00      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          open

19-04-2016 22:24:06 573 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 22:24:06,573  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Alarma

19-04-2016 22:24:06 573 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    19.04 22:24:06      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          close

19-04-2016 22:24:11 435 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 22:24:11,435  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Normal

19-04-2016 22:24:11 435 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    19.04 22:24:11      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          open

19-04-2016 23:07:10 446 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 23:07:10,446  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

19-04-2016 23:07:10 446 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 23:07:10      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

19-04-2016 23:07:10 468 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 23:07:10,468  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

19-04-2016 23:07:10 468 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 23:07:10      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

19-04-2016 23:07:10 508 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 23:07:10,508  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

19-04-2016 23:07:10 508 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 23:07:10      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

19-04-2016 23:07:10 530 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 23:07:10,530  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

19-04-2016 23:07:10 530 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 23:07:10      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

19-04-2016 23:21:33 450 Recoleta 110 cTRF3GV C_VG2 AlarmSt 0.00    19.04 23:21:33,450  Recoleta       110 KV  Fun.GVent.UAC_TRF3   Grupo 2 Ventiladores             OFF

19-04-2016 23:21:33 450 Recoleta 110 cTRF3GV C_VG2 AlarmSt 0.00    19.04 23:21:33      Recoleta 110  Fun.GVent 0                    OFF

19-04-2016 23:24:38 604 Recoleta 110 cCTBC1 TAP_SB UCtlMaAu 1.00 jcm1 M07P    19.04 23:24:38,604  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #1 Auto/Manu  Cambiador de Tap      Automat. RC         jcm1 M07P P

19-04-2016 23:25:50 172 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 23:25:50,172  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

19-04-2016 23:25:50 172 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    19.04 23:25:50      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

19-04-2016 23:25:50 194 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 23:25:50,194  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

19-04-2016 23:25:50 194 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    19.04 23:25:50      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

19-04-2016 23:26:42 920 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB UCtlMaAu 1.00 jcm1 M07P    19.04 23:26:42,920  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Auto/Manu  Cambiador de Tap      Automat. RC         jcm1 M07P P

19-04-2016 23:26:45 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 10.00    19.04 23:26:45,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             10
19-04-2016 23:26:53 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 11.00    19.04 23:26:53,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             11
19-04-2016 23:26:56 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 12.00    19.04 23:26:56,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             12
19-04-2016 23:27:17 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 13.00    19.04 23:27:17,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             13
19-04-2016 23:27:29 218 Recoleta 110 cTRF3Au AutoMan StatusEq 1.00 jcm1 M07P    19.04 23:27:29,218  Recoleta       110 KV  Disp. Ctrl. TRF3     Esquema de Control               Automat. RC         jcm1 M07P P

19-04-2016 23:27:29 218 Recoleta 110 cTRF3Au AutoMan StatusEq 1.00    19.04 23:27:29      Recoleta 110  Disp. Ctr Esquema de           close

19-04-2016 23:27:34 982 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 23:27:34,982  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Alarma

19-04-2016 23:27:34 982 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 23:27:34      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         close

19-04-2016 23:27:35 84 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 23:27:35,084  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Normal

19-04-2016 23:27:35 84 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 23:27:35      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         open

19-04-2016 23:27:45 275 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 23:27:45,275  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Alarma

19-04-2016 23:27:45 275 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 23:27:45      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         close

19-04-2016 23:27:45 377 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 23:27:45,377  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Normal



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

19-04-2016 23:27:45 377 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 23:27:45      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         open

19-04-2016 23:27:53 814 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 23:27:53,814  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Alarma

19-04-2016 23:27:53 814 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 23:27:53      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         close

19-04-2016 23:27:59 618 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 23:27:59,618  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Normal

19-04-2016 23:27:59 618 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 23:27:59      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         open

19-04-2016 23:28:15 11 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 23:28:15,011  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Alarma

19-04-2016 23:28:15 11 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    19.04 23:28:15      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         close

19-04-2016 23:28:24 990 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 23:28:24,990  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Normal

19-04-2016 23:28:24 990 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    19.04 23:28:24      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         open

20-04-2016 00:13:42 495 Recoleta 110 cTRF3GV C_VG1 AlarmSt 0.00    20.04 00:13:42,495  Recoleta       110 KV  Fun.GVent.UAC_TRF3   Grupo 1 Ventiladores             OFF

20-04-2016 00:13:42 495 Recoleta 110 cTRF3GV C_VG1 AlarmSt 0.00    20.04 00:13:42      Recoleta 110  Fun.GVent 0                    OFF

20-04-2016 03:19:08 576 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    20.04 03:19:08,576  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

20-04-2016 03:19:08 576 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    20.04 03:19:08      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

20-04-2016 03:19:08 601 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    20.04 03:19:08,601  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

20-04-2016 03:19:08 601 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    20.04 03:19:08      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

20-04-2016 06:20:02 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 12.00    20.04 06:20:02,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             12
20-04-2016 06:20:54 541 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 06:20:54,541  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Alarma

20-04-2016 06:20:54 541 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 06:20:54      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         close

20-04-2016 06:20:54 644 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 06:20:54,644  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Normal

20-04-2016 06:20:54 644 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 06:20:54      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         open

20-04-2016 06:37:02 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 0.00    20.04 06:37:02,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             00
20-04-2016 06:37:05 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 14.00    20.04 06:37:05,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             14
20-04-2016 06:37:55 916 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 06:37:55,916  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Alarma

20-04-2016 06:37:55 916 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 06:37:55      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         close

20-04-2016 06:38:05 843 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 06:38:05,843  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Normal

20-04-2016 06:38:05 843 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 06:38:05      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         open

20-04-2016 07:09:06 547 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    20.04 07:09:06,547  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

20-04-2016 07:09:06 547 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    20.04 07:09:06      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

20-04-2016 07:09:06 572 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    20.04 07:09:06,572  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

20-04-2016 07:09:06 572 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    20.04 07:09:06      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

20-04-2016 07:25:22 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 13.00    20.04 07:25:22,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             13
20-04-2016 07:26:13 298 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 07:26:13,298  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Alarma

20-04-2016 07:26:13 298 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 07:26:13      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         close

20-04-2016 07:26:13 400 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 07:26:13,400  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Subiendo TAP                     Normal

20-04-2016 07:26:13 400 Recoleta 110 REG3CTBC C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 07:26:13      Recoleta 110  Posicione Subiendo TAP         open

20-04-2016 07:26:42 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 15.00    20.04 07:26:42,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             15
20-04-2016 07:27:39 852 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 07:27:39,852  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Alarma

20-04-2016 07:27:39 852 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 07:27:39      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         close

20-04-2016 07:27:44 733 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 07:27:44,733  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Normal

20-04-2016 07:27:44 733 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 07:27:44      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         open

20-04-2016 08:18:47 593 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB UCtlMaAu 0.00 jt1 M07P    20.04 08:18:47,593  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Auto/Manu  Cambiador de Tap      Manual   RC         jt1  M07P P

20-04-2016 08:18:49 545 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 0.00 jt1 M07P    20.04 08:18:49,545  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de            Bajar    RC         jt1  M07P P
20-04-2016 08:18:58 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 14.00    20.04 08:18:58,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             14
20-04-2016 08:19:56 544 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    20.04 08:19:56,544  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Alarma

20-04-2016 08:19:56 544 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    20.04 08:19:56      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          close

20-04-2016 08:20:02 346 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    20.04 08:20:02,346  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Normal

20-04-2016 08:20:02 346 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    20.04 08:20:02      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          open

20-04-2016 08:20:14 747 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 0.00 jt1 M07P    20.04 08:20:14,747  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de            Bajar    RC         jt1  M07P P
20-04-2016 08:20:21 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 13.00    20.04 08:20:21,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             13
20-04-2016 08:20:47 896 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB UCtlMaAu 1.00 jt1 M07P    20.04 08:20:47,896  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Auto/Manu  Cambiador de Tap      Automat. RC         jt1  M07P P

20-04-2016 08:21:20 939 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    20.04 08:21:20,939  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Alarma

20-04-2016 08:21:20 939 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    20.04 08:21:20      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          close

20-04-2016 08:21:25 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 0.00    20.04 08:21:25,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             00
20-04-2016 08:21:29 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 13.00    20.04 08:21:29,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             13
20-04-2016 08:21:30 913 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    20.04 08:21:30,913  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Normal

20-04-2016 08:21:30 913 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    20.04 08:21:30      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          open

20-04-2016 08:21:34 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 14.00    20.04 08:21:34,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             14
20-04-2016 08:21:50 939 Recoleta 12 BCOND4A4 Int1 Status 1.00 jt1 M07P    20.04 08:21:50,939  Recoleta       12 KV   Bco.Cond.#4A Etapa 4 Estado del Interruptor           Cerrado  RC         jt1  M07P P

20-04-2016 08:21:50 939 Recoleta 12 BCOND4A4 Int1 Status 1.00    20.04 08:21:50      Recoleta 12   Bco.Cond. Estado del           close

20-04-2016 08:21:51 941 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    20.04 08:21:51,941  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

20-04-2016 08:21:51 941 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    20.04 08:21:51      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

20-04-2016 08:22:07 656 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    20.04 08:22:07,656  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

20-04-2016 08:22:07 656 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    20.04 08:22:07      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

20-04-2016 08:22:26 136 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 08:22:26,136  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Alarma

20-04-2016 08:22:26 136 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 08:22:26      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         close

20-04-2016 08:22:37 6 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 08:22:37,006  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Normal

20-04-2016 08:22:37 6 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 08:22:37      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         open

20-04-2016 10:23:44 440 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    20.04 10:23:44,440  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Alarma

20-04-2016 10:23:44 440 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 1.00    20.04 10:23:44      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Alarma

20-04-2016 10:23:44 464 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    20.04 10:23:44,464  Recoleta       12 KV   Bco.Con#4A Reles SEL Watchdog                         Normal

20-04-2016 10:23:44 464 Recoleta 12 ALBC4Sel C_WDOG AlarmFl 0.00    20.04 10:23:44      Recoleta 12   Bco.Con#4 0                    Normal

20-04-2016 12:31:31 946 Recoleta No_Volt AL_SSAA9 C_PTCV AlarmSt 1.00    20.04 12:31:31,946  Recoleta       No_Volt SSAA                 Polo a Tierra Cargado            Operado

20-04-2016 12:31:31 946 Recoleta No_Volt AL_SSAA9 C_PTCV AlarmSt 1.00    20.04 12:31:31      Recoleta No_V SSAA      Polo a Tierra Cargad Operado

20-04-2016 12:31:32 523 Recoleta No_Volt AL_SSAA1 C_CUADRO AlarmSt 1.00    20.04 12:31:32,523  Recoleta       No_Volt SS/AA                Cuadro de Alarma Oper            Alarma

20-04-2016 12:31:32 523 Recoleta No_Volt AL_SSAA1 C_CUADRO AlarmSt 1.00    20.04 12:31:32      Recoleta No_V SS/AA     Cuadro de Alarma Ope close

20-04-2016 12:31:51 853 Recoleta No_Volt AL_SSAA1 C_CUADRO AlarmSt 1.00 jt1 M07P    20.04 12:31:51,853  Recoleta       No_Volt SS/AA                Cuadro de Alarma Oper            Alarma            R jt1  M07P P



Time stamp Milliseconds Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Value Limit Units Operator Console Message Comment

20-04-2016 12:31:51 853 Recoleta No_Volt AL_SSAA9 C_PTCV AlarmSt 1.00 jt1 M07P    20.04 12:31:51,853  Recoleta       No_Volt SSAA                 Polo a Tierra Cargado            Operado           R jt1  M07P P

20-04-2016 12:51:56 233 Recoleta No_Volt AL_SSAA1 C_CUADRO AlarmSt 0.00    20.04 12:51:56,233  Recoleta       No_Volt SS/AA                Cuadro de Alarma Oper            Normal

20-04-2016 12:51:56 233 Recoleta No_Volt AL_SSAA1 C_CUADRO AlarmSt 0.00    20.04 12:51:56      Recoleta No_V SS/AA     Cuadro de Alarma Ope open

20-04-2016 13:30:17 828 Recoleta No_Volt AL_SSAA9 C_PTCV AlarmSt 0.00    20.04 13:30:17,828  Recoleta       No_Volt SSAA                 Polo a Tierra Cargado            Normal

20-04-2016 13:30:17 828 Recoleta No_Volt AL_SSAA9 C_PTCV AlarmSt 0.00    20.04 13:30:17      Recoleta No_V SSAA      Polo a Tierra Cargad Normal

20-04-2016 14:13:46 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 0.00    20.04 14:13:46,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             00
20-04-2016 14:13:50 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 15.00    20.04 14:13:50,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             15
20-04-2016 14:14:46 552 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 14:14:46,552  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Alarma

20-04-2016 14:14:46 552 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 1.00    20.04 14:14:46      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         close

20-04-2016 14:14:51 415 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 14:14:51,415  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Subiendo TAP                     Normal

20-04-2016 14:14:51 415 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_STAP AlarmSt 0.00    20.04 14:14:51      Recoleta 110  CTBC Tran Subiendo TAP         open

20-04-2016 15:43:11 162 Recoleta 110 cTRF3GV C_VG1 AlarmSt 1.00    20.04 15:43:11,162  Recoleta       110 KV  Fun.GVent.UAC_TRF3   Grupo 1 Ventiladores             ON

20-04-2016 15:43:11 162 Recoleta 110 cTRF3GV C_VG1 AlarmSt 1.00    20.04 15:43:11      Recoleta 110  Fun.GVent 0                    ON

20-04-2016 17:37:23 0 Recoleta 110 cCTBC04 TAP_SB TapPos 14.00    20.04 17:37:23,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #4 Posiciambiador de             14
20-04-2016 17:37:27 0 Recoleta 110 cCTBC03 TAP_SB TapPos 12.00    20.04 17:37:27,000  Recoleta       110 KV  Tap Transformador #3 Posiciambiador de             12
20-04-2016 17:38:19 867 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    20.04 17:38:19,867  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Alarma

20-04-2016 17:38:19 867 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 1.00    20.04 17:38:19      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          close

20-04-2016 17:38:21 348 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    20.04 17:38:21,348  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Alarma

20-04-2016 17:38:21 348 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 1.00    20.04 17:38:21      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          close

20-04-2016 17:38:21 450 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    20.04 17:38:21,450  Recoleta       110 KV  Posiciones     TRF3  Bajando TAP                      Normal

20-04-2016 17:38:21 450 Recoleta 110 REG3CTBC C_BTAP AlarmSt 0.00    20.04 17:38:21      Recoleta 110  Posicione Bajando TAP          open

20-04-2016 17:38:25 714 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    20.04 17:38:25,714  Recoleta       110 KV  CTBC Transf. #4      Bajando TAP                      Normal

20-04-2016 17:38:25 714 Recoleta 110 AL_CTBC4 C_BTAP AlarmSt 0.00    20.04 17:38:25      Recoleta 110  CTBC Tran Bajando TAP          open

20-04-2016 18:05:26 89 Recoleta 12 BCOND4A4 Int1 Status 0.00 jt1 M07P    20.04 18:05:26,089  Recoleta       12 KV   Bco.Cond.#4A Etapa 4 Estado del Interruptor           Abierto  RC         jt1  M07P P

20-04-2016 18:05:26 89 Recoleta 12 BCOND4A4 Int1 Status 0.00    20.04 18:05:26      Recoleta 12   Bco.Cond. Estado del           open


